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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2018.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3274509

Aanvraagnaam Nieuwbouw huisartsenpraktijk te Wergea

Uw referentiecode 1731

Ingediend op 04-06-2018

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Betreft nieuw te bouwen huisartsenpraktijk (met apotheek)
te Wergea

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

E-mailadres: gemeente@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl

Bereikbaar op: Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur. Don.: tot 19.30
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie
2018.01 Locatie

1 Adres

Postcode 9005MG

Huisnummer 1

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Oan 't Alddjip

Plaatsnaam Wergea

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Betreft nieuw te bouwen huisartsenpraktijk op Blok F van
Wergea - Grut Palma.
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Formulierversie
2018.01 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Betreft nieuw te bouwen huisartsenpraktijk op Blok F van
Wergea - Grut Palma.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

bouwgrond
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Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Betreft nieuw te bouwen huisartsenpraktijk op Blok F van
Wergea - Grut Palma.

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie schets

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

situatietekening_pdf situatietekening.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gezondheid complexere
bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk
Gegevens
tunnelveiligheid
Kwaliteitsverklaringen

2018-06-04 In
behandeling

schetsontwerp
plattegrond_pdf

schetsontwerp
plattegrond.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gezondheid complexere
bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden

2018-06-04 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk
Gegevens
tunnelveiligheid
Kwaliteitsverklaringen

schetsontwerp gevels_pdf schetsontwerp
gevels.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gezondheid complexere
bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk
Gegevens
tunnelveiligheid
Kwaliteitsverklaringen

2018-06-04 In
behandeling

1731-B01_Plattegron-
den_pdf

1731-B01
Plattegronden.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Welstand

2018-06-04 In
behandeling

1731-B02_gevels_pdf 1731-B02 gevels.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Welstand

2018-06-04 In
behandeling

1731-B03_situatie_pdf 1731-B03 situatie.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Welstand

2018-06-04 In
behandeling
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7
i'\] KIJLSTRA . BROUWER

bureau voor architectuur en restauratre bna BEETSTERZWAAG

Gemeente Leeuwarden
T.a.v. dhr. H. Helbig
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

hoofdstraât 44 9244 CN
postbus 4492442N
tel. 0512-38 26 60
fax. 0512-38 15 66

info@kijlstrabrouwer. nl

IBAN-nummer:

N L52 RÁ8O036. 90. 33. 000
B.T.W nr.805489745801
K.v.K. nr.01068243

Datum:
Referentie
Betreft:

12-10-2018
1731 GB/SMu
Huisartsen praktijk Wergea

Geachte heer Helbig,

ln uw brief d.d.22-08-2018, t.b.v. de nieuwbouw Huisartsenpraktijk te Wergea, wordt er gevraagd om
de onderstaande stukken/gegevens aan te leveren voor de lopende aanvraag:
1. Zijn er brandcompartimenten?
2. Brandvei I ig heids bereken i n g rapporta ge aanwezig?
3. Aannemelijk maken dat pand voldoet aan afdeling 2.12 (vluchtroutes e.d.).
4. Principe detaillering.
5. Ventilatieberekening en -tekening.
6. Daglichtberekening.
7. Aannemelijk maken dat pand voldoet aan afdeling 4.1 (gebruiksfunctie).
8. EPC-berekening.
9. Tekening en rapport brandveiligheidsvoorzieningen (vluchtroutes e.d.).
10. Hoeveel personen kunnen er tegelijk in het gebouw aanwezig ziin?
11. Voor welke gebruiksfunctie(s) wordt dit gebouw aangevraagd?
1 2. Melding Activiteitenbesluit.
13. Trappen voldoen niet aan bouwbesluit.

Puntsgewijs staan hieronder opmerkingen/antwoord op uw punten voor aanvulling:

1. ls verwerkt op de tekeningen.
2. ls verwerkt op de tekeningen. Brandadviseur geeft aan dat tekst en symbolen op de tekening

voldoende is en dat een rapportage hieraan geen extra toegevoegde waarde zal hebben.
3. ls verwerkt op de tekeningen.
4. Principe detailleringen zijn op tekening 1 731-B0B verwerkt.
5. Het document "berekeningen t.b.v. omgevingsvergunning" van Sijperda-Hardy is bij deze brief

bijgevoegd. Betreft EPG-berekening, gebruiksoppervlakte berekening, daglichtberekening en
ventilatieberekening. Deze gegevens zijn tevens veruverkt op de tekeningen.

6. Zie document "berekeningen t.b.v. omgevingsvergunning".
7. ls verwerkt op de tekeningen, zie tevens document "berekeningen t.b.v. omgevingsvergunning"
L Zie document "berekeningen t.b.v. omgevingsvergunning".
9. ls verwerkt op de tekeningen. Brandadviseur geeft aan dat tekst en symbolen op de tekening

voldoende is en dat een rapportage hieraan geen extra toegevoegde waarde zal hebben.
10. ls verwerkt op de tekeningen.
11. ls ven¡verkt op de tekeningen, zie tevens document "berekeningen t.b.v. omgevingsvergunning"
12. Melding wordt z.s.m. ingediend.
13. ls aangepast op de tekeningen.

Op al onze opd''achten is De Nieuwe Regelìng 2011 (DNR 2011)van toepassing. Deze regeling rs te vindet op onze webs¡te: www.kijlstrãbrÕuwer.nl



Een eerste constructie-advies is afgegeven door Jansen Wesseling, welke verwerkt is op de
tekeningen 1 731-805, 1 731-806 en 1731-807. Definitieve constructieberekening wordt t.z.t.
aangeleverd c.q. in het Omgevingsloket gezet.

Deze brief met bijbehorende stukken en aangepaste tekeningen zijn in het Omgevingsloket gezet.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendel ijke groet,

J.G. Brouwer

¿N_



Berekeningen t.b.v. omgevingsvergunning

Project : 2180311

Huisartsenpraktijk

te Wergea



                                         
 

Berekeningen t.b.v. omgevingsvergunning 
Wergea, Huisartsenpraktijk 
 
 
Projectnummer :  2180311 
Datum:   11-10-2018 
Status:   Definitief 
 
 

Inhoudsopgave 
 
 
Voor de berekeningen t.b.v. de omgevingsvergunning is uitgegaan van bouwbesluit 2012. 
 

 EPG berekening 
▪ Uitgangspunten EPG 
▪ EPG berekening 

 
 Gebruiksoppervlakte berekening 

 
 Daglicht berekening 

 
 Ventilatie berekening 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/gerrit.SH/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/Logo


                                    
 
 
 
 
 
 

                                                                 EPG berekening 



 

                                                                               OPDRACHTEN WORDEN AANVAARD VOLGENS DE NIEUWE REGELING 2011 (DNR2011) 

 

 

 

 
 

 

Behandeld door: S.A. van der Horn 

Doorkiesnummer: 0515 - 429788 

Referentie: 2180311SA 

Datum: 11-10-2018 

 

Functie(s) van het gebouw 

 Kantoorfunctie (EPC eis = 0,80) 

 Bijeenkomstfunctie (EPC eis = 1,10) 

 Gezondheidszorgfunctie overig (EPC eis = 0,80) 

 Gemengde functie (EPC eis = n.v.t.) 

 

 

Uitgangspunten EPG utiliteit 

 

Constructies 

 HR++-glas    U          = 0,80 W/m².K   Zta = 0,60 

 Kozijn inclusief HR++-glas  U          = 1,20 W/m².K 

 Buitendeur    U          = 1,65 W/m².K 

 Buitenmuur   Rc min = 4,50 m².K/W 

 Dak     Rc min = 6,00 m².K/W 

 Begane grond vloer Rc min = 3,50 m².K/W  

 

Klimaatsystemen 

  VRF verwarming en koeling met mechanische lucht toe- en afvoer middels een WTW-unit,  

         η WTW-unit 85% 

 

Verwarmingssysteem 

  Warmtepomp – bron buitenlucht (VRF) 

 

Koeling 

 Geen 

 

Warmtapwater 

  Elektra boiler(s) 

 

  

ADVIESBUREAU SIJPERDA-HARDY B.V. 

EEGRACHT 12 

8651 EG  IJLST 

POSTBUS 23 

8650 AA  IJLST 

T   0515 - 429 777 

F   0515 - 429 778 

E   INFO@SIJPERDA-HARDY.NL 

I   WWW.SIJPERDA-HARDY.NL 

K.V.K L'WARDEN 01056817 

IBAN: NL25RABO030.90.53.633 

BIC: RABONL2U 

 

 

 

 

 

 

 
Uitgangspunten EPG-berekening 
Huisartsenpraktijk te Wergea 



 

                                                                               OPDRACHTEN WORDEN AANVAARD VOLGENS DE NIEUWE REGELING 2011 (DNR2011) 

Verlichting 

 Vertrekschakeling (8 W/m2) 

 Centraal aan/uit (6 W/m2) 

 

Ventilatoren 

 Forfaitair berekend 

 

Zonnestroom 

 14x PV-panelen (295 Wpiek/paneel), zuid oriëntatie onder een hoek van 40° 

 

 
Resultaten EPG 

Omdat het ontwerp van het gebouw uit meerdere gebruiksfuncties bestaat wordt het gebouw in de EPG 
met onderstaande formule als volgt berekend. 
 

 Eptot / Ep;adm;tot;nb  

 

Het resultaat uit bovenstaande formule dient lager of gelijk te zijn dan 1,0. 

De 1,0 is de gezamenlijke waarde van alle aanwezige gebruiksfuncties. 

 

Eptot / Ep;adm;tot;nb  = ≤ 1,00 

Eptot / Ep;adm;tot;nb = 248.965 MJ / 249.056 MJ = 1,000 

 
Eptot = totale energiegebruik 
Ep;adm;tot;nb = maximaal toelaatbaar energiegebruik 
 

Conclusie 

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten zoals hierboven beschreven en berekend conform de 

Nederlandse praktijkrichtlijn NEN 7120, kan geconcludeerd worden dat de huisartsenpraktijk te Wergea 

voldoet aan de huidige energie prestatienorm. 



Aanvraag omgevingsvergunning

2180311 Wergea, Huisartsenpraktijk - 2180311 Wergea, Huisartsenpraktijk
Utiliteit 1,00

Algemene gegevens

projectomschrijving 2180311 Wergea, Huisartsenpraktijk

variant Utiliteit

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats Wergea

eigendom Onbekend

bouwjaar 2018

renovatiejaar

categorie Energieprestatie Utiliteitsbouw

gebouwtype grondgebonden gebouw, vrijstaand

datum 11-10-2018

opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving massa vloer type plafond

verwarmde zone Verwarmde zone > 400 kg/m² gesloten plafond

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee

Gebruiksfuncties per rekenzone Verwarmde zone

gebruiksfunctie Ag [m²] open verbinding 80% regel aangesloten op gem. ruimte θint;set;H [°] qg;spec [dm³/sm²] EPC eis

gezondheidszorgfunctie overig 202,11 nee nee ja 20,00 1,11 0,80

bijeenkomstfunctie overig 128,86 nee nee ja 20,00 1,71 1,10

kantoorfunctie 70,73 nee nee ja 20,00 1,11 0,80

gemeenschappelijke ruimte 325,35 nee nee n.v.t. 0,00 0,00 0,00

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec nee

lengte van het gebouw 24,95 m

breedte van het gebouw 19,90 m

hoogte van het gebouw 7,35 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone positie dak en/of geveltype qv;10;spec [dm³/s per m²]

Verwarmde zone nvt half plat dak 0,84 (forfaitair)

2180311 Wergea, Huisartsenpraktijk Sytse Auke van der Horn, Sijperda-Hardy adviesbureau

Uniec v2.2.16.1 Pagina 1/9 Printdatum: 11-10-2018 12:09



Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone Verwarmde zone

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 405,3 m²

Begane grondvloer 405,30 4,00
 
Voorgevel - buitenlucht, N - 119,3 m² - 90°
Buitenmuur 85,46 4,50 minimale belem.

Raam HR++ 25,30 1,20 0,60 nee minimale belem. smal 11x

Raam HR++ 4,04 1,20 0,60 nee minimale belem. breed 1x

Raam HR++ 4,49 1,20 0,60 nee minimale belem. entree
 
Rechter zijgevel - buitenlucht, W - 85,5 m² - 90°
Buitenmuur 61,72 4,50 minimale belem.

Raam HR++ 20,70 1,20 0,60 nee minimale belem. 9x

Buitendeur 3,04 1,64 0,00 nee minimale belem.
 
Achtergevel - buitenlucht, Z - 84,7 m² - 90°
Buitenmuur 66,09 4,50 minimale belem.

Raam HR++ 11,50 1,20 0,60 nee minimale belem. 5x smal

Raam HR++ 7,08 1,20 0,60 nee minimale belem. 2x breed
 
Linker zijgevel - buitenlucht, O - 97,1 m² - 90°
Buitenmuur 67,64 4,50 minimale belem.

Raam HR++ 18,40 1,20 0,60 nee minimale belem. smal 8x

Raam HR++ 3,54 1,20 0,60 nee minimale belem. breed 1x

Raam HR++ 7,55 1,20 0,60 nee minimale belem. entree
 
Platdak - buitenlucht, HOR, dak - 148,0 m² - 0°
Plat dak 148,00 6,00 minimale belem.
 
Schuindak voorg. - buitenlucht, N - 31,8 m² - 58°
Schuin dak 31,75 6,00 minimale belem.
 
Schuindak rechterg. - buitenlucht, W - 34,4 m² - 58°
Schuin dak 34,40 6,00 minimale belem.
 
Schuindak achterg. - buitenlucht, Z - 74,9 m² - 58°
Schuin dak 74,93 6,00 minimale belem.
 
Schuindak linkerg. - buitenlucht, O - 19,6 m² - 58°
Schuin dak 19,58 6,00 minimale belem.
 
Zijwang dkkpl voorg. - buitenlucht, N - 11,2 m² - 90°
Begane grondvloer 11,15 4,00 minimale belem.
 
Zijwang dkkpl achterg. - buitenlucht, Z - 11,2 m² - 90°
Begane grondvloer 11,15 4,00 minimale belem.
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Transmissiegegevens rekenzone Verwarmde zone

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting
 
Zijwang dkkpl rechterg. - buitenlucht, W - 5,0 m² - 90°
Begane grondvloer 4,99 4,00 minimale belem.
 
Zijwang dkkpl linkerg. - buitenlucht, O - 5,0 m² - 90°
Begane grondvloer 4,99 4,00 minimale belem.
 

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Begane grond vloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,00 m

omtrek van het vloerveld (P) 87,16 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,40 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,50 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 0,00 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,40 m

Verwarmingsystemen

Verwarming

Opwekking

type opwekker elektrische warmtepomp

bron warmtepomp bodem/buitenlucht

ontwerpaanvoertemperatuur 35° < θsup ≤ 40°
vermogen warmtepomp 18,00 kW

β-factor warmtepomp 1,08

aantal opwekkers 1

type bijverwarming geen bijverwarming

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 428 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 45.364 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 66.497 MJ

opwekkingsrendement - warmtepomp (ηH;gen) 3,250

opwekkingsrendement - bijverwarming (ηH;gen) 0,000

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte

type warmteafgifte positie hoogte Rc
θem;avg ηH;em
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individueel splitsysteem of VRV-systeem n.v.t. < 8 m n.v.t. n.v.t. 0,95

afgifterendement (ηH;em) 0,950

Kenmerken distributiesysteem verwarming

warmtetransport door koelmiddel / koelmiddel + lucht

koeltransport door koelmiddel

individuele regeling verwarming ja

geïsoleerde leidingen en kanalen ja

distributieleidingen buiten gebouw op het perceel nee

distributierendement (ηH;dis) 0,950

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

werkelijk vermogen hoofdcirculatiepomp bekend nee

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

aantal toestellen met waakvlam 0

Aangesloten rekenzones

Verwarmde zone

Warmtapwatersystemen

Warmtapwater

Opwekking

warmtapwaterbereidingsysteem direct verwarmde warmwatervoorraadvat(en)

forfaitair of productspecifiek forfaitair

type opwekker toestel zonder kwaliteitsverklaring (50%)

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 6.630 MJ

opwekkingsrendement 0,500

opwekkingstoestel tevens gebruikt voor verwarming nee

opwekkingstoestel zonder hulpenergie ja

Kenmerken tapwatersysteem

gebruiksoppervlakte aangesloten op systeem 727,05 m²

gemiddelde lengte uittapleidingen ≤ 3 meter

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem tapwater

individuele afleverset nee

circulatieleiding nee

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee
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Zonneboiler

zonneboiler nee

Ventilatie

Ventilatie

Ventilatiesysteem

ventilatiesysteem Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal

systeemvariant D2 WTW-installatie zonder zonering, zonder sturing

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,00

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 1,00

Kenmerken ventilatiesysteem

centrale luchtbehandelingskast aanwezig ja

verwarmingsbatterij in luchtbehandelingskast ja

koelbatterij in luchtbehandelingskast ja

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

terugregeling / recirculatie geen terugregeling / recirculatie

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

spuivoorziening te openen ramen

Kenmerken warmteterugwinning

rendement warmteterugwinning forfaitair eigen waarde (overeenkomstig NEN 5138) - 85%

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie ja

fractie lucht via bypass 1,00

toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel geïsoleerd kanaal

type isolatie toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel bekend ja

dikte isolatie toevoerkanaal 0,025 m

warmtedoorgangscoëfficiënt (λ) isolatie toevoerkanaal 0,033 W/mK

lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel (Lbu) 2,0m

Kenmerken ventilatoren

nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair) gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau nee

ventilatoren met constant-volumeregeling nee

Aangesloten rekenzones

Verwarmde zone
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Koeling

Koeling

Kenmerken opwekker

type opwekker compressiekoelmachine - elektrisch (incl. splitsystemen)

specificaties geen verdere specificaties

koudebehoefte koelsysteem (QC;nd) 32.977 MJ

opwekkingsrendement (ηC;gen) 3,000

Kenmerken koelsysteem

koeltransport ingevoerd bij verwarmingssysteem Verwarming

distributierendement (ηC;dis) 0,95

Hulpenergie koeling

koude direct afgegeven aan binnenlucht of LBK ja

koudeopwekker met toerenregeling (ventilatoren en pompen) ja

koudeopwekker opwekkingsrendement inclusief standby hulpenergie ja

koudeopwekker tevens gebruikt voor verwarming ja

koudeopwekker koeltoren of verdampingscondensor nee

koudeopwekker droge koeler nee

Aangesloten rekenzones

Verwarmde zone

Zonnestroom

zonnestroom

piekvermogen (Wp) per paneel 295 Wp/paneel

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie npanelen oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 14 Z 40 minimale belemmering

Verlichting

Verlichting

Verlichtingssysteem

verlichtingsvermogen forfaitair nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair ja

Kenmerken verlichtingssysteem

aanwezigheidsdetectie > 70% van rekenzone nee

armatuurafzuiging > 70% van verlichtingsvermogen nee

Eigenschappen verlichtingssysteem
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regeling Pn;spec [W/m²] Azone [m²] FD

vertrekschakeling 8,0 513,35 0,90

centraal aan/uit 6,0 213,70 1,00
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 52.379 MJ
 

  hulpenergie
  

8.144 MJ
 

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 13.261 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 35.250 MJ
 

  hulpenergie
  

0 MJ
 

zomercomfort ESC;P 0 MJ
 

bevochtiging Ehum;P 0 MJ
 

ventilatoren EV;P 42.788 MJ
 

verlichting EL;P 133.367 MJ
 

    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 36.224 MJ
 

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
 

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 727,05 m²
 

totale verliesoppervlakte Als 1.011,20 m²
 

Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties
  

377 m³aeq
 

Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties
  

29.506 kWh
 

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)
  

8.919 kWh
 

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit
  

3.931 kWh
 

geëxporteerde electriciteit
  

0 kWh
 

TOTAAL
  

34.494 kWh
 

CO2-emissie
CO2-emissie mco2 15.117 kg

 

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 342 MJ/m²
 

karakteristiek energiegebruik EPtot 248.965 MJ
 

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 249.056 MJ
 

Eptot / EP;adm;tot;nb (Bouwbesluit)
 

1,00 -
 

Eptot / EP;adm;tot;nb (energielabel)
 

0,69 -
 

energielabel nieuwbouw utiliteit
 

A++
   

BENG indicatoren

energiebehoefte
 

53,8 kWh/m²

primair energiegebruik
 

95,1 kWh/m²
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aandeel hernieuwbare energie
 

19 %

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Overzicht invoergegevens

Gebouw

Omschrijving : Een gebouw

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw

Hoofdfunctie gebouw : Gezondheidszorggebouw

Jaar Bouwbesluit : Bouwbesluit 2012 (wijz. jul 2015)

Gebruikte eisenset : Bouwbesluit utiliteit

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Hoogte (H) : 0,00 [m]

Oppervlakte (A) : 727,05 [m²]

Gebruiksoppervlakte (Ag) : 723,15 [m²]

Bouwlagen

Omschr Ag Avl

[m²] [m²]

Begane Grond 386,00 249,68

Verdieping 1 341,05 152,02

727,05 401,70

Verblijfsgebieden

Omschr L B Hn Avl

[m] [m] [m] [m²]

Begane Grond

{VG} Verblijfsgebied 1 0,00 0,00 2,60 146,28

{VG} Verblijfsgebied 2 0,00 0,00 2,60 48,84

{VG} Verblijfsgebied 3 0,00 0,00 2,60 54,56

Verdieping 1
{VG} Verblijfsgebied 4 0,00 0,00 2,60 66,22

{VG} Verblijfsgebied 5 0,00 0,00 2,60 24,01

{VG} Verblijfsgebied 6 0,00 0,00 2,60 61,79

401,70

Ruimten

Aand Omschr V r Functie Type BB L B Hn Ag Ag(geb)

[m] [m] [m] [m²] [m²]

Begane Grond
0.1 Portaal Nee Gemeenschappelijke functieVerkeersruimte 3,56 2,81 2,60 10,00 10,00

0.10 Arts 3 UB/POH 2 Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 5,14 4,58 2,60 23,54 23,54

0.11 Arts 1 Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 5,14 4,71 2,60 24,21 24,21

0.12 Toilet Nee Gemeenschappelijke functieToiletruimte 1,60 0,90 2,60 1,44 1,44

0.13 Toilet Nee Gemeenschappelijke functieToiletruimte 1,60 0,90 2,60 1,44 1,44

0.14 Gang Nee Gemeenschappelijke functieVerkeersruimte 3,23 2,26 2,60 7,30 7,30

0.15 Voorraad Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 3,18 1,80 2,60 5,72 5,72

0.16 Arts 2 Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 4,80 4,71 2,60 22,61 22,61

0.17 Back office Ja Kantoorfunctie Verblijfsruimte (VR) 4,22 3,22 2,60 13,59 13,59

0.18 Front office Ja Kantoorfunctie Verblijfsruimte (VR) 2,86 2,42 2,60 6,92 6,92

0.19 Werkkast Nee Gemeenschappelijke functieOnbenoemd 3,05 2,07 2,60 6,31 6,31

0.2 Entree Nee Gemeenschappelijke functieVerkeersruimte 8,89 6,55 2,60 58,23 58,23

0.20 Gang Nee Gemeenschappelijke functieVerkeersruimte 13,20 1,50 2,60 19,80 19,80

0.21 Gang Nee Gemeenschappelijke functieVerkeersruimte 15,67 1,50 2,60 23,51 23,51

0.22 Wachtruimte Ja Bijeenkomstfunctie Verblijfsruimte (VR) 5,87 4,61 2,60 27,06 27,06

0.23 Behandelkamer Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 4,59 2,20 2,60 10,10 10,10
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Aand Omschr V r Functie Type BB L B Hn Ag Ag(geb)

[m] [m] [m] [m²] [m²]

0.24 Behandelkamer Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 4,52 3,85 2,60 17,40 17,40

0.3 Lift Nee Gemeenschappelijke functieLiftschacht 2,44 1,60 6,40 3,90  

0.4 MIVA Nee Gemeenschappelijke functieToiletruimte 2,23 1,97 2,60 4,39 4,39

0.5 Apotheek Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 8,75 2,47 2,60 21,61 21,61

0.6 Fysio Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 7,07 3,45 2,60 24,39 24,39

0.7 PHO Geriatrie Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 5,15 3,40 2,60 17,51 17,51

0.8 PHO-GGZ verloskunde dietistJa Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 5,15 3,40 2,60 17,51 17,51

0.9 UB/POH 2 Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 5,15 3,40 2,60 17,51 17,51

Verdieping 1
1.1 Gang Nee Gemeenschappelijke functieVerkeersruimte 48,20 1,84 2,60 88,69 88,69

1.10 Gang Nee Gemeenschappelijke functieVerkeersruimte 2,26 2,74 2,60 6,19 6,19

1.11 Toilet Nee Gemeenschappelijke functieToiletruimte 1,60 0,90 2,60 1,44 1,44

1.12 Toilet Nee Gemeenschappelijke functieToiletruimte 2,15 0,90 2,60 1,94 1,94

1.13 Thuiszorg Ja Bijeenkomstfunctie Verblijfsruimte (VR) 6,10 10,13 2,60 61,79 61,79

1.2 MIVA Nee Gemeenschappelijke functieToiletruimte 2,27 1,85 2,60 4,20 4,20

1.4 Teamkamer Ja Bijeenkomstfunctie Verblijfsruimte (VR) 6,68 5,99 2,60 40,01 40,01

1.5 Kantoor Ja Kantoorfunctie Verblijfsruimte (VR) 5,19 5,05 2,60 26,21 26,21

1.6 Berging Nee Gemeenschappelijke functieOnbenoemd 5,40 4,82 2,60 26,03 26,03

1.7 Technische ruimte Nee Gemeenschappelijke functieOnbenoemd 5,57 5,03 2,60 28,02 28,02

1.8 Berging Nee Gemeenschappelijke functieOnbenoemd 5,88 5,53 2,60 32,52 32,52

1.9 Kantoor Ja Kantoorfunctie Verblijfsruimte (VR) 4,83 4,97 2,60 24,01 24,01

727,05 723,15
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Gedetailleerd overzicht per ruimte

{0.1} Portaal

Bouwlaag : Begane Grond

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 3,56 [m]

Breedte (B) : 2,81 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 10,00 10,00

{0.10} Arts 3 UB/POH 2

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 1

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen : 5,00 (5)

Lengte (L) : 5,14 [m]

Breedte (B) : 4,58 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 23,54 23,54

{0.11} Arts 1

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 1

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen : 5,00 (5)

Lengte (L) : 5,14 [m]

Breedte (B) : 4,71 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 24,21 24,21
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{0.12} Toilet

Bouwlaag : Begane Grond

Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 1,60 [m]

Breedte (B) : 0,90 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 1,44 1,44

{0.13} Toilet

Bouwlaag : Begane Grond

Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 1,60 [m]

Breedte (B) : 0,90 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 1,44 1,44

{0.14} Gang

Bouwlaag : Begane Grond

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 3,23 [m]

Breedte (B) : 2,26 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 7,30 7,30

{0.15} Voorraad

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 2

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen : 1,00 (1)

Lengte (L) : 3,18 [m]

Breedte (B) : 1,80 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 5,72 5,72
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{0.16} Arts 2

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 2

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen : 3,00 (3)

Lengte (L) : 4,80 [m]

Breedte (B) : 4,71 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 22,61 22,61

{0.17} Back office

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 2

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Kantoorfunctie

Aantal personen : 4,00 (4)

Lengte (L) : 4,22 [m]

Breedte (B) : 3,22 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 13,59 13,59

{0.18} Front office

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 2

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Kantoorfunctie

Aantal personen : 3,00 (3)

Lengte (L) : 2,86 [m]

Breedte (B) : 2,42 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 6,92 6,92

{0.19} Werkkast

Bouwlaag : Begane Grond

Ruimtetype Bouwbesluit : Onbenoemd

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 3,05 [m]

Breedte (B) : 2,07 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 6,31 6,31
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{0.2} Entree

Bouwlaag : Begane Grond

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 8,89 [m]

Breedte (B) : 6,55 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 58,23 58,23

{0.20} Gang

Bouwlaag : Begane Grond

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 13,20 [m]

Breedte (B) : 1,50 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 19,80 19,80

{0.21} Gang

Bouwlaag : Begane Grond

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 15,67 [m]

Breedte (B) : 1,50 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 23,51 23,51

{0.22} Wachtruimte

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 3

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Bijeenkomstfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen : 22,00 (22)

Lengte (L) : 5,87 [m]

Breedte (B) : 4,61 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 27,06 27,06
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{0.23} Behandelkamer

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 3

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen : 2,00 (2)

Lengte (L) : 4,59 [m]

Breedte (B) : 2,20 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 10,10 10,10

{0.24} Behandelkamer

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 3

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen : 2,00 (2)

Lengte (L) : 4,52 [m]

Breedte (B) : 3,85 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 17,40 17,40

{0.3} Lift

Bouwlaag : Begane Grond

Ruimtetype Bouwbesluit : Liftschacht

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 2,44 [m]

Breedte (B) : 1,60 [m]

Netto hoogte : 6,40 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 3,90 3,90

{0.4} MIVA

Bouwlaag : Begane Grond

Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 2,23 [m]

Breedte (B) : 1,97 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 4,39 4,39
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{0.5} Apotheek

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 1

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen : 3,00 (3)

Lengte (L) : 8,75 [m]

Breedte (B) : 2,47 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 21,61 21,61

{0.6} Fysio

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 1

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen : 3,00 (3)

Lengte (L) : 7,07 [m]

Breedte (B) : 3,45 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 24,39 24,39

{0.7} PHO Geriatrie

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 1

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen : 3,00 (3)

Lengte (L) : 5,15 [m]

Breedte (B) : 3,40 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 17,51 17,51
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{0.8} PHO-GGZ verloskunde dietist

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 1

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen : 3,00 (3)

Lengte (L) : 5,15 [m]

Breedte (B) : 3,40 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 17,51 17,51

{0.9} UB/POH 2

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 1

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen : 3,00 (3)

Lengte (L) : 5,15 [m]

Breedte (B) : 3,40 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 17,51 17,51

{1.1} Gang

Bouwlaag : Verdieping 1

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 48,20 [m]

Breedte (B) : 1,84 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 88,69 88,69

{1.10} Gang

Bouwlaag : Verdieping 1

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 2,26 [m]

Breedte (B) : 2,74 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 6,19 6,19
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{1.11} Toilet

Bouwlaag : Verdieping 1

Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 1,60 [m]

Breedte (B) : 0,90 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 1,44 1,44

{1.12} Toilet

Bouwlaag : Verdieping 1

Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 2,15 [m]

Breedte (B) : 0,90 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 1,94 1,94

{1.13} Thuiszorg

Bouwlaag : Verdieping 1

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 6

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Bijeenkomstfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen : 20,00 (20)

Lengte (L) : 6,10 [m]

Breedte (B) : 10,13 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 61,79 61,79

{1.2} MIVA

Bouwlaag : Verdieping 1

Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 2,27 [m]

Breedte (B) : 1,85 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 4,20 4,20
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{1.4} Teamkamer

Bouwlaag : Verdieping 1

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 4

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Bijeenkomstfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen : 10,00 (10)

Lengte (L) : 6,68 [m]

Breedte (B) : 5,99 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 40,01 40,01

{1.5} Kantoor

Bouwlaag : Verdieping 1

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 4

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Kantoorfunctie

Aantal personen : 3,00 (3)

Lengte (L) : 5,19 [m]

Breedte (B) : 5,05 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 26,21 26,21

{1.6} Berging

Bouwlaag : Verdieping 1

Ruimtetype Bouwbesluit : Onbenoemd

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 5,40 [m]

Breedte (B) : 4,82 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 26,03 26,03

{1.7} Technische ruimte

Bouwlaag : Verdieping 1

Ruimtetype Bouwbesluit : Onbenoemd

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 5,57 [m]

Breedte (B) : 5,03 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 28,02 28,02



SIJPERDA-HARDY adviesbureau  

IJlst  

Gebruiksoppervlakte 

Project : 2180311G Omschr. : GBO Wergea, Huisartsenpraktijk

Mutatiedatum : 11-10-2018

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw Gebouw : Een gebouw

Blz. 13BINK Gebruiksoppervlakte volgens NEN 2580:2007/A1:2008 en Bouwbesluit 2012 Licentie 20050882 v8.11.0.0 11-10-2018  13:21:25

{1.8} Berging

Bouwlaag : Verdieping 1

Ruimtetype Bouwbesluit : Onbenoemd

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Lengte (L) : 5,88 [m]

Breedte (B) : 5,53 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 32,52 32,52

{1.9} Kantoor

Bouwlaag : Verdieping 1

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 5

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Kantoorfunctie

Aantal personen : 3,00 (3)

Lengte (L) : 4,83 [m]

Breedte (B) : 4,97 [m]

Netto hoogte : 2,60 [m]

Berekening Ag Formule Uitwerking A

[m²]

Gebruiksoppervlakte A 24,01 24,01
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Controles gebouwniveau

Controle vloeroppervlakte verblijfsgebieden

Bijeenkomstfunctie

Eis : minimaal 55,0 [%] van Ag gebruiksfunctie
Ag gebruiksfunctie : 128,86 [m²]

55,0 [%] van Ag gebruiksfunctie : 70,87 [m²]

Totaal Avl in verblijfsgebieden : 128,86 [m²]

Gezondheidszorgfunctie

Eis : minimaal 55,0 [%] van Ag gebruiksfunctie
Ag gebruiksfunctie : 202,11 [m²]

55,0 [%] van Ag gebruiksfunctie : 111,16 [m²]

Totaal Avl in verblijfsgebieden : 202,11 [m²]

Kantoorfunctie

Eis : minimaal 55,0 [%] van Ag gebruiksfunctie
Ag gebruiksfunctie : 70,73 [m²]

55,0 [%] van Ag gebruiksfunctie : 38,90 [m²]

Totaal Avl in verblijfsgebieden : 70,73 [m²]

Gemeenschappelijke functie

Eis : minimaal 0,0 [%] van Ag gebruiksfunctie
Ag gebruiksfunctie : 325,35 [m²]

0,0 [%] van Ag gebruiksfunctie : 0,00 [m²]

Totaal Avl in verblijfsgebieden : 0,00 [m²]

voldoet

Controle aantal aanwezige toiletruimten

Bijeenkomstfunctie

Eis : minimaal 2 toilet(ten) o.b.v. 52,0 personen "Algemeen / anders" : 2

Totaal aantal toilet(ten) vereist : 2

Totaal aantal toilet(ten) aanwezig : 0

Gezondheidszorgfunctie
Eis : minimaal 2 toilet(ten) o.b.v. 33,0 personen "" : 2

Totaal aantal toilet(ten) vereist : 2

Totaal aantal toilet(ten) aanwezig : 0

Kantoorfunctie

Eis : minimaal 1 toilet(ten) o.b.v. 13,0 personen "" : 1

Totaal aantal toilet(ten) vereist : 1

Totaal aantal toilet(ten) aanwezig : 0

Gemeenschappelijke functie

voldoet

Controle aantal aanwezige badruimten

Bijeenkomstfunctie

Gezondheidszorgfunctie

Kantoorfunctie

Gemeenschappelijke functie

voldoet
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Controle aanwezigheid opstelplaats stooktoestel

Bijeenkomstfunctie

Eis : minimaal 1 opstelplaats stooktoestel

Gezondheidszorgfunctie

Eis : minimaal 1 opstelplaats stooktoestel

Kantoorfunctie

Eis : minimaal 1 opstelplaats stooktoestel

Gemeenschappelijke functie

Eis : minimaal 1 opstelplaats stooktoestel
Opstelplaats stooktoestel aanwezig in : {1.7} Technische ruimte

voldoet

Controle aanwezigheid opstelplaats warmwatertoestel

Gezondheidszorgfunctie

Eis : minimaal 1 opstelplaats warmwatertoestel
Opstelplaats warmwatertoestel aanwezig in : {1.7} Technische ruimte

voldoet



SIJPERDA-HARDY adviesbureau  

IJlst  

Gebruiksoppervlakte 

Project : 2180311G Omschr. : GBO Wergea, Huisartsenpraktijk

Mutatiedatum : 11-10-2018

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw Gebouw : Een gebouw

Blz. 16BINK Gebruiksoppervlakte volgens NEN 2580:2007/A1:2008 en Bouwbesluit 2012 Licentie 20050882 v8.11.0.0 11-10-2018  13:21:25

Controles verblijfsgebiedniveau

Controle verblijfsgebieden

Inv Inv

Omschrijving Hn Avl

[m] [m²]

Begane Grond

{VG} Verblijfsgebied 1   2,60 146,28

{VG} Verblijfsgebied 2   2,60 48,84

{VG} Verblijfsgebied 3   2,60 54,56

Verdieping 1
{VG} Verblijfsgebied 4   2,60 66,22

{VG} Verblijfsgebied 5   2,60 24,01

{VG} Verblijfsgebied 6   2,60 61,79
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Controles ruimteniveau

Controle ruimten

Eis Eis Eis Eis Inv Inv Inv Inv OK

Aand Omschrijving Ruimtetype Bouwbesluit L B Hn Ag/Avl L B Hn Ag/Avl

[m] [m] [m] [m²] [m] [m] [m] [m²]

Begane Grond

0.1 Portaal Verkeersruimte     3,56 2,81 2,60 10,00 Ja

0.10 Arts 3 UB/POH 2 Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 5,14 4,58 2,60 23,54 Ja

0.11 Arts 1 Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 5,14 4,71 2,60 24,21 Ja

0.12 Toilet Toiletruimte 1,20 0,90   1,60 0,90 2,60 1,44 Ja

0.13 Toilet Toiletruimte 1,20 0,90   1,60 0,90 2,60 1,44 Ja

0.14 Gang Verkeersruimte     3,23 2,26 2,60 7,30 Ja

0.15 Voorraad Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 3,18 1,80 2,60 5,72 Ja

0.16 Arts 2 Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 4,80 4,71 2,60 22,61 Ja

0.17 Back office Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 4,22 3,22 2,60 13,59 Ja

0.18 Front office Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 2,86 2,42 2,60 6,92 Ja

0.19 Werkkast Onbenoemd     3,05 2,07 2,60 6,31 Ja

0.2 Entree Verkeersruimte     8,89 6,55 2,60 58,23 Ja

0.20 Gang Verkeersruimte     13,20 1,50 2,60 19,80 Ja

0.21 Gang Verkeersruimte     15,67 1,50 2,60 23,51 Ja

0.22 Wachtruimte Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 5,87 4,61 2,60 27,06 Ja

0.23 Behandelkamer Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 4,59 2,20 2,60 10,10 Ja

0.24 Behandelkamer Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 4,52 3,85 2,60 17,40 Ja

0.3 Lift Liftschacht     2,44 1,60 6,40 3,90 Ja

0.4 MIVA Toiletruimte 1,20 0,90   2,23 1,97 2,60 4,39 Ja

0.5 Apotheek Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 8,75 2,47 2,60 21,61 Ja

0.6 Fysio Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 7,07 3,45 2,60 24,39 Ja

0.7 PHO Geriatrie Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 5,15 3,40 2,60 17,51 Ja

0.8 PHO-GGZ verloskunde dietist Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 5,15 3,40 2,60 17,51 Ja

0.9 UB/POH 2 Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 5,15 3,40 2,60 17,51 Ja

Verdieping 1
1.1 Gang Verkeersruimte     48,20 1,84 2,60 88,69 Ja

1.10 Gang Verkeersruimte     2,74 2,26 2,60 6,19 Ja

1.11 Toilet Toiletruimte 1,20 0,90   1,60 0,90 2,60 1,44 Ja

1.12 Toilet Toiletruimte 1,20 0,90   2,15 0,90 2,60 1,94 Ja

1.13 Thuiszorg Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 10,13 6,10 2,60 61,79 Ja

1.2 MIVA Toiletruimte 1,20 0,90   2,27 1,85 2,60 4,20 Ja

1.4 Teamkamer Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 6,68 5,99 2,60 40,01 Ja

1.5 Kantoor Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 5,19 5,05 2,60 26,21 Ja

1.6 Berging Onbenoemd     5,40 4,82 2,60 26,03 Ja

1.7 Technische ruimte Onbenoemd     5,57 5,03 2,60 28,02 Ja

1.8 Berging Onbenoemd     5,88 5,53 2,60 32,52 Ja

1.9 Kantoor Verblijfsruimte (VR)  1,80 2,60 5,00 4,97 4,83 2,60 24,01 Ja
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Overzicht gebruiksoppervlakte per gebouwfunctie

Aand Omschrijving Type Bouwbesluit Aantal personen Ag Ag incl.alg

[m²] [m²]

Bijeenkomstfunctie

Algemeen / anders

0.22 Wachtruimte Verblijfsruimte (VR) 22,00 27,06 27,06

1.13 Thuiszorg Verblijfsruimte (VR) 20,00 61,79 61,79

1.4 Teamkamer Verblijfsruimte (VR) 10,00 40,01 40,01

Gezondheidszorgfunctie

Algemeen / anders

0.10 Arts 3 UB/POH 2 Verblijfsruimte (VR) 5,00 23,54 23,54

0.11 Arts 1 Verblijfsruimte (VR) 5,00 24,21 24,21

0.15 Voorraad Verblijfsruimte (VR) 1,00 5,72 5,72

0.16 Arts 2 Verblijfsruimte (VR) 3,00 22,61 22,61

0.23 Behandelkamer Verblijfsruimte (VR) 2,00 10,10 10,10

0.24 Behandelkamer Verblijfsruimte (VR) 2,00 17,40 17,40

0.5 Apotheek Verblijfsruimte (VR) 3,00 21,61 21,61

0.6 Fysio Verblijfsruimte (VR) 3,00 24,39 24,39

0.7 PHO Geriatrie Verblijfsruimte (VR) 3,00 17,51 17,51

0.8 PHO-GGZ verloskunde dietist Verblijfsruimte (VR) 3,00 17,51 17,51

0.9 UB/POH 2 Verblijfsruimte (VR) 3,00 17,51 17,51

Kantoorfunctie

0.17 Back office Verblijfsruimte (VR) 4,00 13,59 13,59

0.18 Front office Verblijfsruimte (VR) 3,00 6,92 6,92

1.5 Kantoor Verblijfsruimte (VR) 3,00 26,21 26,21

1.9 Kantoor Verblijfsruimte (VR) 3,00 24,01 24,01

Gemeenschappelijke functie

0.1 Portaal Verkeersruimte  10,00 10,00

0.12 Toilet Toiletruimte  1,44 1,44

0.13 Toilet Toiletruimte  1,44 1,44

0.14 Gang Verkeersruimte  7,30 7,30

0.19 Werkkast Onbenoemd  6,31 6,31

0.2 Entree Verkeersruimte  58,23 58,23

0.20 Gang Verkeersruimte  19,80 19,80

0.21 Gang Verkeersruimte  23,51 23,51

0.3 Lift Liftschacht  3,90 3,90

0.4 MIVA Toiletruimte  4,39 4,39

1.1 Gang Verkeersruimte  88,69 88,69

1.10 Gang Verkeersruimte  6,19 6,19

1.11 Toilet Toiletruimte  1,44 1,44

1.12 Toilet Toiletruimte  1,94 1,94

1.2 MIVA Toiletruimte  4,20 4,20

1.6 Berging Onbenoemd  26,03 26,03

1.7 Technische ruimte Onbenoemd  28,02 28,02

1.8 Berging Onbenoemd  32,52 32,52
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Maximaal aantal personen

Overzicht maximaal aantal personen

Inv Inv Rekenwaarde Min aantal Inv. aantal Max aantal

Aand Omschrijving Avl Ag personen personen personen

[m²] [m²] [personen/m²] [personen] [personen] [personen]

Begane Grond

{VG} Verblijfsgebied 1

0.10 Arts 3 UB/POH 2 23,54 0,050 1,2 5 5

0.11 Arts 1 24,21 0,050 1,2 5 5

0.5 Apotheek 21,61 0,050 1,1 3 3

0.6 Fysio 24,39 0,050 1,2 3 3

0.7 PHO Geriatrie 17,51 0,050 0,9 3 3

0.8 PHO-GGZ verloskunde dietist 17,51 0,050 0,9 3 3

0.9 UB/POH 2 17,51 0,050 0,9 3 3

Totaal {VG} Verblijfsgebied 1

{VG} Verblijfsgebied 2

0.15 Voorraad 5,72 0,050 0,3 1 1

0.16 Arts 2 22,61 0,050 1,1 3 3

0.17 Back office 13,59 0,050 0,7 4 4

0.18 Front office 6,92 0,050 0,3 3 3

Totaal {VG} Verblijfsgebied 2

{VG} Verblijfsgebied 3

0.22 Wachtruimte 27,06 0,125 3,4 22 22

0.23 Behandelkamer 10,10 0,050 0,5 2 2

0.24 Behandelkamer 17,40 0,050 0,9 2 2

Totaal {VG} Verblijfsgebied 3

Totaal Begane Grond 62

Verdieping 1

{VG} Verblijfsgebied 4

1.4 Teamkamer 40,01 0,125 5,0 10 10

1.5 Kantoor 26,21 0,050 1,3 3 3

Totaal {VG} Verblijfsgebied 4

{VG} Verblijfsgebied 5

1.9 Kantoor 24,01 0,050 1,2 3 3

Totaal {VG} Verblijfsgebied 5

{VG} Verblijfsgebied 6

1.13 Thuiszorg 61,79 0,125 7,7 20 20

Totaal {VG} Verblijfsgebied 6

Totaal Verdieping 1 36

Totaal aantal personen 98

Gebaseerd op Regeling Bouwbesluit 2012



SIJPERDA-HARDY adviesbureau  

IJlst  

Gebruiksoppervlakte 

Project : 2180311G Omschr. : GBO Wergea, Huisartsenpraktijk

Mutatiedatum : 11-10-2018

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw Gebouw : Een gebouw

Blz. 20BINK Gebruiksoppervlakte volgens NEN 2580:2007/A1:2008 en Bouwbesluit 2012 Licentie 20050882 v8.11.0.0 11-10-2018  13:21:25

Overzicht aantal personen per gebruiksfunctie

Bezetting Ag/Avl Oppervlakte Aantal personen

[m²] [personen]

Algemeen / anders
Algemeen / anders Avl 128,86 52

Totaal aantal Bijeenkomstfunctie 52

Algemeen / anders
Algemeen / anders Avl 202,11 33

Totaal aantal Gezondheidszorgfunctie 33

Kantoorfunctie
Kantoorfunctie Avl 70,73 13

Totaal aantal Kantoorfunctie 13

Gemeenschappelijke functie

TOTAAL AANTAL PERSONEN 98
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Gebouw overzicht

Gebouwgegevens

Omschrijving : Een gebouw

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw

Hoofdfunctie gebouw : Gezondheidszorggebouw

Verblijfsgebieden

Omschr Hpeil L B H Avl Aeq;eis

[m] [m] [m] [m] [m²] [m²]

Begane Grond

{VG} Verblijfsgebied 1 0,00 0,00 0,00 2,60 146,28 0.00

{VG} Verblijfsgebied 2 0,00 0,00 0,00 2,60 48,84 0.00

{VG} Verblijfsgebied 3 0,00 0,00 0,00 2,60 54,56 0.00

Verdieping 1
{VG} Verblijfsgebied 4 3,20 0,00 0,00 2,60 66,22 0.00

{VG} Verblijfsgebied 5 3,20 0,00 0,00 2,60 24,01 0.00

{VG} Verblijfsgebied 6 3,20 0,00 0,00 2,60 61,79 0.00

Verblijfsgebiedeisen zijn op ruimteniveau gelegd.



SIJPERDA-HARDY adviesbureau  

IJlst  

Daglichtberekening 

Project : 2180311D Omschr. : DAG Wergea, Huisartsenpraktijk

Mutatiedatum : 11-10-2018

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw Gebouw : Een gebouw

Blz. 3Bink Aeq berekening volgens NEN 2057, NEN 2916 en Bouwbesluit. Licentie 20050882 v8.11.0.0 11-10-2018  13:22:56

Ruimten

Aand Omschr V r Functie L B H Avl Aeq;min

[m] [m] [m] [m²] [m²]

Begane Grond
0.1 Portaal Nee Gemeenschappelijke functie 3,56 2,81 2,60 10,00 0,00

0.10 Arts 3 UB/POH 2 Ja Gezondheidszorgfunctie 5,14 4,58 2,60 23,54 0,00

0.11 Arts 1 Ja Gezondheidszorgfunctie 5,14 4,71 2,60 24,21 0,00

0.12 Toilet Nee Gemeenschappelijke functie 1,60 0,90 2,60 1,44 0,00

0.13 Toilet Nee Gemeenschappelijke functie 1,60 0,90 2,60 1,44 0,00

0.14 Gang Nee Gemeenschappelijke functie 3,23 2,26 2,60 7,30 0,00

0.15 Voorraad Ja Gezondheidszorgfunctie 3,18 1,80 2,60 5,72 0,00

0.16 Arts 2 Ja Gezondheidszorgfunctie 4,80 4,71 2,60 22,61 0,00

0.17 Back office Ja Kantoorfunctie 4,22 3,22 2,60 13,59 0,50

0.18 Front office Ja Kantoorfunctie 2,86 2,42 2,60 6,92 0,50

0.19 Werkkast Nee Gemeenschappelijke functie 3,05 2,07 2,60 6,31 0,00

0.2 Entree Nee Gemeenschappelijke functie 8,89 6,55 2,60 58,23 0,00

0.20 Gang Nee Gemeenschappelijke functie 13,20 1,50 2,60 19,80 0,00

0.21 Gang Nee Gemeenschappelijke functie 15,67 1,50 2,60 23,51 0,00

0.22 Wachtruimte Ja Bijeenkomstfunctie 5,87 4,61 2,60 27,06 0,00

0.23 Behandelkamer Ja Gezondheidszorgfunctie 4,59 2,20 2,60 10,10 0,00

0.24 Behandelkamer Ja Gezondheidszorgfunctie 4,52 3,85 2,60 17,40 0,00

0.3 Lift Nee Gemeenschappelijke functie 2,44 1,60 6,40 3,90 0,00

0.4 MIVA Nee Gemeenschappelijke functie 2,23 1,97 2,60 4,39 0,00

0.5 Apotheek Ja Gezondheidszorgfunctie 8,75 2,47 2,60 21,61 0,00

0.6 Fysio Ja Gezondheidszorgfunctie 7,07 3,45 2,60 24,39 0,00

0.7 PHO Geriatrie Ja Gezondheidszorgfunctie 5,15 3,40 2,60 17,51 0,00

0.8 PHO-GGZ verloskunde dietist Ja Gezondheidszorgfunctie 5,15 3,40 2,60 17,51 0,00

0.9 UB/POH 2 Ja Gezondheidszorgfunctie 5,15 3,40 2,60 17,51 0,00

Verdieping 1

1.1 Gang Nee Gemeenschappelijke functie 48,20 1,84 2,60 88,69 0,00

1.10 Gang Nee Gemeenschappelijke functie 2,26 2,74 2,60 6,19 0,00

1.11 Toilet Nee Gemeenschappelijke functie 1,60 0,90 2,60 1,44 0,00

1.12 Toilet Nee Gemeenschappelijke functie 2,15 0,90 2,60 1,94 0,00

1.13 Thuiszorg Ja Bijeenkomstfunctie 6,10 10,13 2,60 61,79 0,00

1.2 MIVA Nee Gemeenschappelijke functie 2,27 1,85 2,60 4,20 0,00

1.4 Teamkamer Ja Bijeenkomstfunctie 6,68 5,99 2,60 40,01 0,00

1.5 Kantoor Ja Kantoorfunctie 5,19 5,05 2,60 26,21 0,66

1.6 Berging Nee Gemeenschappelijke functie 5,40 4,82 2,60 26,03 0,00

1.7 Technische ruimte Nee Gemeenschappelijke functie 5,57 5,03 2,60 28,02 0,00

1.8 Berging Nee Gemeenschappelijke functie 5,88 5,53 2,60 32,52 0,00

1.9 Kantoor Ja Kantoorfunctie 4,83 4,97 2,60 24,01 0,60
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Overzicht gebruikte konstrukties

Aand Konstr.type Omschr LTA L B A Ln Bn An

[-] [m] [m] [m²] [m] [m] [m²]

Dv11 Buitenraam Glas HR++ U=1,1 (incl randeffect) 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Overzicht vlakken per ruimte

Aand Omschr uitgeb. Konstr.type Grenst aanIn vlak Stand LTA Diepte Ln Bn An

[º] [-] [mm] [m] [m] [m²]

{0.1} Portaal

- - - - - - - - - - -

{0.10} Arts 3 UB/POH 2

- - - - - - - - - - -

{0.11} Arts 1

- - - - - - - - - - -

{0.12} Toilet

- - - - - - - - - - -

{0.13} Toilet

- - - - - - - - - - -

{0.14} Gang

- - - - - - - - - - -

{0.15} Voorraad

- - - - - - - - - - -

{0.16} Arts 2

- - - - - - - - - - -

{0.17} Back office

Dv11 Raam; merk C4 { N 90} Buitenraam BuitenluchtGeen 90 0,80 400 1,03 1,53 1,58

{0.18} Front office

Dv11 Raam; merk C3 { N 90} Buitenraam BuitenluchtGeen 90 0,80 400 1,03 1,53 1,58

{0.19} Werkkast

- - - - - - - - - - -

{0.2} Entree

- - - - - - - - - - -

{0.20} Gang

- - - - - - - - - - -

{0.21} Gang

- - - - - - - - - - -

{0.22} Wachtruimte

- - - - - - - - - - -

{0.23} Behandelkamer
- - - - - - - - - - -

{0.24} Behandelkamer

- - - - - - - - - - -

{0.3} Lift
- - - - - - - - - - -

{0.4} MIVA

- - - - - - - - - - -

{0.5} Apotheek
- - - - - - - - - - -

{0.6} Fysio

- - - - - - - - - - -

{0.7} PHO Geriatrie
- - - - - - - - - - -

{0.8} PHO-GGZ verloskunde dietist

- - - - - - - - - - -

{0.9} UB/POH 2
- - - - - - - - - - -

{1.1} Gang

- - - - - - - - - - -

{1.10} Gang
- - - - - - - - - - -

{1.11} Toilet
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Aand Omschr uitgeb. Konstr.type Grenst aanIn vlak Stand LTA Diepte Ln Bn An

[º] [-] [mm] [m] [m] [m²]

- - - - - - - - - - -

{1.12} Toilet

- - - - - - - - - - -

{1.13} Thuiszorg
Dv11 Raam; merk D4 { N 90} Buitenraam BuitenluchtGeen 90 0,80 120 1,05 1,60 1,68

Dv11 Raam; merk D5 { N 90} Buitenraam BuitenluchtGeen 90 0,80 120 1,05 1,60 1,68

Dv11 Raam; merk D6 { N 90} Buitenraam BuitenluchtGeen 90 0,80 120 1,05 1,60 1,68

{1.2} MIVA

- - - - - - - - - - -

{1.4} Teamkamer
- - - - - - - - - - -

{1.5} Kantoor

Dv11 Raam; merk C23 { N 90} Buitenraam BuitenluchtGeen 90 0,80 400 1,03 1,53 1,58

Dv11 Raam; merk C24 { N 90} Buitenraam BuitenluchtGeen 90 0,80 400 1,03 1,53 1,58

{1.6} Berging

- - - - - - - - - - -

{1.7} Technische ruimte

- - - - - - - - - - -

{1.8} Berging

- - - - - - - - - - -

{1.9} Kantoor

Dv11 Raam; merk D7 { N 90} Buitenraam BuitenluchtGeen 90 0,80 120 1,05 1,60 1,68
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Aeq resultaten per ruimte

{0.17} Back office

Invoergegevens:

Gebruiksfunctie : Kantoorfunctie

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Netto lengte : 4,22 [m]

Netto breedte : 3,22 [m]

Vloeroppervlakte : 13,59 [m²]

Geplaatste vlakken:

Nr Aand Omschr uitgeb. Konstr.type Grenst aanLigt in vlak LTA Stand Diepte Ln Bn An

[-] [°] [mm] [m] [m] [m²]

1 Dv11 Raam; merk C4 { N 90} Buitenraam BuitenluchtGeen 0,80 90 400 1,03 1,53 1,58

Resultaten:

Nr Aand Omschr uitgeb. LTA An Hvl Beta Alfa Abuitw Anuitw Cu Cb Ad Aeq

[-] [m²] [m] [º] [º] [m²] [m²] [-] [-] [m²] [m²]

1 Dv11 Raam; merk C4 { N 90} 0,80 1,58 0,90 28 20 0,00 0,00 1,00 0,76 1,58 1,20

1,58 1,58 1,20

Resumé:

Totaal eis Aeq  : 0,50 [m²]

Totaal behaalde Aeq  : 1,2 [m²]

Percentage van vloeroppervlak  : 8,83 [%]

De behaalde Aeq voldoet
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{0.18} Front office

Invoergegevens:

Gebruiksfunctie : Kantoorfunctie

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Netto lengte : 2,86 [m]

Netto breedte : 2,42 [m]

Vloeroppervlakte : 6,92 [m²]

Geplaatste vlakken:

Nr Aand Omschr uitgeb. Konstr.type Grenst aanLigt in vlak LTA Stand Diepte Ln Bn An

[-] [°] [mm] [m] [m] [m²]

2 Dv11 Raam; merk C3 { N 90} Buitenraam BuitenluchtGeen 0,80 90 400 1,03 1,53 1,58

Resultaten:

Nr Aand Omschr uitgeb. LTA An Hvl Beta Alfa Abuitw Anuitw Cu Cb Ad Aeq

[-] [m²] [m] [º] [º] [m²] [m²] [-] [-] [m²] [m²]

2 Dv11 Raam; merk C3 { N 90} 0,80 1,58 0,90 28 20 0,00 0,00 1,00 0,76 1,58 1,20

1,58 1,58 1,20

Resumé:

Totaal eis Aeq  : 0,50 [m²]

Totaal behaalde Aeq  : 1,2 [m²]

Percentage van vloeroppervlak  : 17,34 [%]

De behaalde Aeq voldoet
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{1.5} Kantoor

Invoergegevens:

Gebruiksfunctie : Kantoorfunctie

Bouwlaag : Verdieping 1

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Netto lengte : 5,19 [m]

Netto breedte : 5,05 [m]

Vloeroppervlakte : 26,21 [m²]

Geplaatste vlakken:

Nr Aand Omschr uitgeb. Konstr.type Grenst aanLigt in vlak LTA Stand Diepte Ln Bn An

[-] [°] [mm] [m] [m] [m²]

6 Dv11 Raam; merk C23 { N 90} Buitenraam BuitenluchtGeen 0,80 90 400 1,03 1,53 1,58

7 Dv11 Raam; merk C24 { N 90} Buitenraam BuitenluchtGeen 0,80 90 400 1,03 1,53 1,58

Resultaten:

Nr Aand Omschr uitgeb. LTA An Hvl Beta Alfa Abuitw Anuitw Cu Cb Ad Aeq

[-] [m²] [m] [º] [º] [m²] [m²] [-] [-] [m²] [m²]

6 Dv11 Raam; merk C23 { N 90} 0,80 1,58 0,85 28 20 0,00 0,00 1,00 0,76 1,58 1,20

7 Dv11 Raam; merk C24 { N 90} 0,80 1,58 0,85 28 20 0,00 0,00 1,00 0,76 1,58 1,20

3,16 3,16 2,40

Resumé:

Totaal eis Aeq  : 0,66 [m²]

Totaal behaalde Aeq  : 2,4 [m²]

Percentage van vloeroppervlak  : 9,16 [%]

De behaalde Aeq voldoet
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{1.9} Kantoor

Invoergegevens:

Gebruiksfunctie : Kantoorfunctie

Bouwlaag : Verdieping 1

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Netto lengte : 4,83 [m]

Netto breedte : 4,97 [m]

Vloeroppervlakte : 24,01 [m²]

Geplaatste vlakken:

Nr Aand Omschr uitgeb. Konstr.type Grenst aanLigt in vlak LTA Stand Diepte Ln Bn An

[-] [°] [mm] [m] [m] [m²]

5 Dv11 Raam; merk D7 { N 90} Buitenraam BuitenluchtGeen 0,80 90 120 1,05 1,60 1,68

Resultaten:

Nr Aand Omschr uitgeb. LTA An Hvl Beta Alfa Abuitw Anuitw Cu Cb Ad Aeq

[-] [m²] [m] [º] [º] [m²] [m²] [-] [-] [m²] [m²]

5 Dv11 Raam; merk D7 { N 90} 0,80 1,68 0,90 9 20 0,00 0,00 1,00 0,80 1,68 1,34

1,68 1,68 1,34

Resumé:

Totaal eis Aeq  : 0,60 [m²]

Totaal behaalde Aeq  : 1,34 [m²]

Percentage van vloeroppervlak  : 5,58 [%]

De behaalde Aeq voldoet



SIJPERDA-HARDY adviesbureau  

IJlst  

Daglichtberekening 

Project : 2180311D Omschr. : DAG Wergea, Huisartsenpraktijk

Mutatiedatum : 11-10-2018

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw Gebouw : Een gebouw

Blz. 12Bink Aeq berekening volgens NEN 2057, NEN 2916 en Bouwbesluit. Licentie 20050882 v8.11.0.0 11-10-2018  13:22:56

Resumé Aeq verblijfsgebieden (NEN 2057)

{VG} Verblijfsgebied 1

Invoergegevens:

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw

Bouwlaag : Begane Grond

Peilhoogte : 0 [m]

Netto lengte : 0,00 [m]

Netto breedte : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte : 146,28 [m²]

Resultaten:

Aand Omschr Ln Bn Hn Avl Aeq

[m] [m] [m] [m²] [m²]

0.10 Arts 3 UB/POH 2 5,14 4,58 2,60 23,54 0,00

0.11 Arts 1 5,14 4,71 2,60 24,21 0,00

0.5 Apotheek 8,75 2,47 2,60 21,61 0,00

0.6 Fysio 7,07 3,45 2,60 24,39 0,00

0.7 PHO Geriatrie 5,15 3,40 2,60 17,51 0,00

0.8 PHO-GGZ verloskunde dietist 5,15 3,40 2,60 17,51 0,00

0.9 UB/POH 2 5,15 3,40 2,60 17,51 0,00

146,28 0,00

Resumé

Behaald : 0

De eis van het verblijfsgebied is op de samenstellende ruimten gelegd
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{VG} Verblijfsgebied 2

Invoergegevens:

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw

Bouwlaag : Begane Grond

Peilhoogte : 0 [m]

Netto lengte : 0,00 [m]

Netto breedte : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte : 48,84 [m²]

Resultaten:

Aand Omschr Ln Bn Hn Avl Aeq

[m] [m] [m] [m²] [m²]

0.15 Voorraad 3,18 1,80 2,60 5,72 0,00

0.16 Arts 2 4,80 4,71 2,60 22,61 0,00

0.17 Back office 4,22 3,22 2,60 13,59 1,20

0.18 Front office 2,86 2,42 2,60 6,92 1,20

48,84 2,40

Resumé

Behaald : 2,4

De eis van het verblijfsgebied is op de samenstellende ruimten gelegd
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{VG} Verblijfsgebied 3

Invoergegevens:

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw

Bouwlaag : Begane Grond

Peilhoogte : 0 [m]

Netto lengte : 0,00 [m]

Netto breedte : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte : 54,56 [m²]

Resultaten:

Aand Omschr Ln Bn Hn Avl Aeq

[m] [m] [m] [m²] [m²]

0.22 Wachtruimte 5,87 4,61 2,60 27,06 0,00

0.23 Behandelkamer 4,59 2,20 2,60 10,10 0,00

0.24 Behandelkamer 4,52 3,85 2,60 17,40 0,00

54,56 0,00

Resumé

Behaald : 0

De eis van het verblijfsgebied is op de samenstellende ruimten gelegd



SIJPERDA-HARDY adviesbureau  

IJlst  

Daglichtberekening 

Project : 2180311D Omschr. : DAG Wergea, Huisartsenpraktijk

Mutatiedatum : 11-10-2018

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw Gebouw : Een gebouw

Blz. 15Bink Aeq berekening volgens NEN 2057, NEN 2916 en Bouwbesluit. Licentie 20050882 v8.11.0.0 11-10-2018  13:22:56

{VG} Verblijfsgebied 4

Invoergegevens:

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw

Bouwlaag : Verdieping 1

Peilhoogte : 3,2 [m]

Netto lengte : 0,00 [m]

Netto breedte : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte : 66,22 [m²]

Resultaten:

Aand Omschr Ln Bn Hn Avl Aeq

[m] [m] [m] [m²] [m²]

1.4 Teamkamer 6,68 5,99 2,60 40,01 0,00

1.5 Kantoor 5,19 5,05 2,60 26,21 2,40

66,22 2,40

Resumé

Behaald : 2,4

De eis van het verblijfsgebied is op de samenstellende ruimten gelegd
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{VG} Verblijfsgebied 5

Invoergegevens:

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw

Bouwlaag : Verdieping 1

Peilhoogte : 3,2 [m]

Netto lengte : 0,00 [m]

Netto breedte : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte : 24,01 [m²]

Resultaten:

Aand Omschr Ln Bn Hn Avl Aeq

[m] [m] [m] [m²] [m²]

1.9 Kantoor 4,83 4,97 2,60 24,01 1,34

24,01 1,34

Resumé

Behaald : 1,34

De eis van het verblijfsgebied is op de samenstellende ruimten gelegd
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{VG} Verblijfsgebied 6

Invoergegevens:

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw

Bouwlaag : Verdieping 1

Peilhoogte : 3,2 [m]

Netto lengte : 0,00 [m]

Netto breedte : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte : 61,79 [m²]

Resultaten:

Aand Omschr Ln Bn Hn Avl Aeq

[m] [m] [m] [m²] [m²]

1.13 Thuiszorg 6,10 10,13 2,60 61,79 4,03

61,79 4,03

Resumé

Behaald : 4,03

De eis van het verblijfsgebied is op de samenstellende ruimten gelegd
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Project gegevens

Project : 2180311V

Omschrijving : VEN Wergea, Huisartsenpraktijk

Plaats :

Aanmaakdatum : 19-9-2018
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Auteur : SytseAuke

Opmerkingen

Gebaseerd op tekeningen 1731-B01 2018-10-10
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Nederland
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Gebouw overzicht

Omschrijving : Een gebouw

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw

Hoofdfunctie gebouw : Gezondheidszorggebouw

Jaar Bouwbesluit : Bouwbesluit 2012 (wijz. jul 2015)

Totale ventilatie toe- en afvoer

Totale toevoer: 663,98 [dm3/s]

Totale afvoer : 663,98 [dm3/s]

Totale mechanische ventilatie toe- en afvoer

Totale toevoer: 548,00 [dm3/s]

Totale afvoer : 548,00 [dm3/s]

Verblijfsgebieden

Aand Omschr L B Avl ƒ(…) qv;eis

[m] [m] [m²] [dm3/s]

Begane Grond
VG Verblijfsgebied 1 0,00 0,00 146,28  

VG Verblijfsgebied 2 0,00 0,00 48,84  

VG Verblijfsgebied 3 0,00 0,00 54,56  

Verdieping 1
VG Verblijfsgebied 4 0,00 0,00 66,22  

VG Verblijfsgebied 5 0,00 0,00 24,01  

VG Verblijfsgebied 6 0,00 0,00 61,79  
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Ruimten

Aand Omschr V r Functie Type BB f(x) nP Avl qv;eis

[m²] [dm3/s]

Begane Grond
0.1 Portaal Nee Gemeenschappelijke functieVerkeersruimte 0,05 (0,05) 10,00 0,00

0.10 Arts 3 UB/POH 2 Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 5,00 (5) 23,54 32,50

0.11 Arts 1 Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 5,00 (5) 24,21 32,50

0.12 Toilet Nee Gemeenschappelijke functieToiletruimte 0,05 (0,05) 1,44 7,00

0.13 Toilet Nee Gemeenschappelijke functieToiletruimte 0,05 (0,05) 1,44 7,00

0.14 Gang Nee Gemeenschappelijke functieVerkeersruimte 0,05 (0,05) 7,30 0,00

0.15 Voorraad Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 1,00 (1) 5,72 6,50

0.16 Arts 2 Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 5,00 (5) 22,61 32,50

0.17 Back office Ja Kantoorfunctie Verblijfsruimte (VR) 4,00 (4) 13,59 26,00

0.18 Front office Ja Kantoorfunctie Verblijfsruimte (VR) 3,00 (3) 6,92 19,50

0.19 Werkkast Nee Gemeenschappelijke functieOnbenoemd 0,05 (0,05) 6,31 0,00

0.2 Entree Nee Gemeenschappelijke functieVerkeersruimte 0,05 (0,05) 58,23 0,00

0.20 Gang Nee Gemeenschappelijke functieVerkeersruimte 0,05 (0,05) 19,80 0,00

0.21 Gang Nee Gemeenschappelijke functieVerkeersruimte 0,05 (0,05) 23,51 0,00

0.22 Wachtruimte Ja Bijeenkomstfunctie Verblijfsruimte (VR) 22,00 (22) 27,06 88,00

0.23 Behandelkamer Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 2,00 (2) 10,10 13,00

0.24 Behandelkamer Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 2,00 (2) 17,40 13,00

0.3 Lift Nee Gemeenschappelijke functieLiftschacht 0,05 (0,05) 3,90 12,48

0.4 MIVA Nee Gemeenschappelijke functieToiletruimte 0,05 (0,05) 4,39 7,00

0.5 Apotheek Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 3,00 (3) 21,61 19,50

0.6 Fysio Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 3,00 (3) 24,39 19,50

0.7 PHO Geriatrie Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 3,00 (3) 17,51 19,50

0.8 PHO-GGZ verloskunde dietistJa Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 3,00 (3) 17,51 19,50

0.9 UB/POH 2 Ja Gezondheidszorgfunctie Verblijfsruimte (VR) 3,00 (3) 17,51 19,50

Verdieping 1

1.1 Gang Nee Gemeenschappelijke functieVerkeersruimte 0,05 (0,05) 88,69 0,00

1.10 Gang Nee Gemeenschappelijke functieVerkeersruimte 0,05 (0,05) 6,19 0,00

1.11 Toilet Nee Gemeenschappelijke functieToiletruimte 0,05 (0,05) 1,44 7,00

1.12 Toilet Nee Gemeenschappelijke functieToiletruimte 0,05 (0,05) 1,94 7,00

1.13 Thuiszorg Ja Bijeenkomstfunctie Verblijfsruimte (VR) 20,00 (20) 61,79 80,00

1.2 MIVA Nee Gemeenschappelijke functieToiletruimte 0,05 (0,05) 4,20 7,00

1.4 Teamkamer Ja Bijeenkomstfunctie Verblijfsruimte (VR) 10,00 (10) 40,01 40,00

1.5 Kantoor Ja Kantoorfunctie Verblijfsruimte (VR) 3,00 (3) 26,21 19,50

1.6 Berging Nee Gemeenschappelijke functieOnbenoemd 0,05 (0,05) 26,03 0,00

1.7 Technische ruimte Nee Gemeenschappelijke functieOnbenoemd 0,05 (0,05) 28,02 0,00

1.8 Berging Nee Gemeenschappelijke functieOnbenoemd 0,05 (0,05) 32,52 0,00

1.9 Kantoor Ja Kantoorfunctie Verblijfsruimte (VR) 3,00 (3) 24,01 19,50
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Overzicht per verblijfsgebied

{VG} Verblijfsgebied 1

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane Grond

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 146,28 [m²]

Balansgegevens :

Omschrijving Onderdeel van gezamenlijke balans Balans Balans Balans Ruimte Ruimte Ruimte Vers %

Avl Toevoer Afvoer Avl Toevoer Afvoer

[m²] [dm3/s] [dm3/s] [m²] [dm3/s] [dm3/s] [%]

{0.10} Arts 3 UB/POH 2 23,54 32,50 32,50 100,0

{0.11} Arts 1 24,21 32,50 32,50 100,0

{0.5} Apotheek 21,61 19,50 19,50 100,0

{0.6} Fysio 24,39 19,50 19,50 100,0

{0.7} PHO Geriatrie 17,51 19,50 19,50 100,0

{0.8} PHO-GGZ verloskunde dietist 17,51 19,50 19,50 100,0

{0.9} UB/POH 2 17,51 19,50 19,50 100,0

146,28 162,50 162,50 0,0

Resumé :

Bij utiliteitsgebouwen gelden de eisen per ruimte
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{VG} Verblijfsgebied 2

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane Grond

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 48,84 [m²]

Balansgegevens :

Omschrijving Onderdeel van gezamenlijke balans Balans Balans Balans Ruimte Ruimte Ruimte Vers %

Avl Toevoer Afvoer Avl Toevoer Afvoer

[m²] [dm3/s] [dm3/s] [m²] [dm3/s] [dm3/s] [%]

{0.15} Voorraad 5,72 6,50 6,50 100,0

{0.16} Arts 2 22,61 32,50 32,50 100,0

{0.17} Back office 13,59 26,00 26,00 100,0

{0.18} Front office 6,92 19,50 19,50 100,0

48,84 84,50 84,50 0,0

Resumé :

Bij utiliteitsgebouwen gelden de eisen per ruimte
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{VG} Verblijfsgebied 3

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane Grond

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 54,56 [m²]

Balansgegevens :

Omschrijving Onderdeel van gezamenlijke balans Balans Balans Balans Ruimte Ruimte Ruimte Vers %

Avl Toevoer Afvoer Avl Toevoer Afvoer

[m²] [dm3/s] [dm3/s] [m²] [dm3/s] [dm3/s] [%]

{0.22} Wachtruimte {0.22} Wachtruimte/{1.1} Gang 115,75 88,00 88,00 27,06 20,57 20,57 100,0

{0.23} Behandelkamer 10,10 13,00 13,00 100,0

{0.24} Behandelkamer 17,40 13,00 13,00 100,0

54,56 46,57 46,57 0,0

Resumé :

Bij utiliteitsgebouwen gelden de eisen per ruimte
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{VG} Verblijfsgebied 4

Invoergegevens :

Bouwlaag : Verdieping 1

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 66,22 [m²]

Balansgegevens :

Omschrijving Onderdeel van gezamenlijke balans Balans Balans Balans Ruimte Ruimte Ruimte Vers %

Avl Toevoer Afvoer Avl Toevoer Afvoer

[m²] [dm3/s] [dm3/s] [m²] [dm3/s] [dm3/s] [%]

{1.4} Teamkamer 40,01 40,00 40,00 100,0

{1.5} Kantoor 26,21 19,50 19,50 100,0

66,22 59,50 59,50 0,0

Resumé :

Bij utiliteitsgebouwen gelden de eisen per ruimte
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{VG} Verblijfsgebied 5

Invoergegevens :

Bouwlaag : Verdieping 1

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 24,01 [m²]

Balansgegevens :

Omschrijving Onderdeel van gezamenlijke balans Balans Balans Balans Ruimte Ruimte Ruimte Vers %

Avl Toevoer Afvoer Avl Toevoer Afvoer

[m²] [dm3/s] [dm3/s] [m²] [dm3/s] [dm3/s] [%]

{1.9} Kantoor 24,01 19,50 19,50 100,0

24,01 19,50 19,50 0,0

Resumé :

Bij utiliteitsgebouwen gelden de eisen per ruimte
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{VG} Verblijfsgebied 6

Invoergegevens :

Bouwlaag : Verdieping 1

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 61,79 [m²]

Balansgegevens :

Omschrijving Onderdeel van gezamenlijke balans Balans Balans Balans Ruimte Ruimte Ruimte Vers %

Avl Toevoer Afvoer Avl Toevoer Afvoer

[m²] [dm3/s] [dm3/s] [m²] [dm3/s] [dm3/s] [%]

{1.13} Thuiszorg 61,79 80,00 80,00 100,0

61,79 80,00 80,00 0,0

Resumé :

Bij utiliteitsgebouwen gelden de eisen per ruimte
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Overzicht per ruimte

{0.1} Portaal

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Aanduiding : 0.1

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 3,56 [m]

Breedte (B) : 2,81 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 10,00 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.1 Portaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 0,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.10} Arts 3 UB/POH 2

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 1

Aanduiding : 0.10

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 5,00 (5)

Lengte (L) : 5,14 [m]

Breedte (B) : 4,58 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 23,54 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Arts 3 UB/POH 2 Buiten 32,50

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Arts 3 UB/POH 2 Buiten 32,50

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.10 Arts 3 UB/POH 2 MAX(6,5*0,05*Avl;6,5*nP) 32,50 32,50 32,50 32,50 100,0

Resumé : 

qv;eis : 32,50 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 32,50 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.11} Arts 1

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 1

Aanduiding : 0.11

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 5,00 (5)

Lengte (L) : 5,14 [m]

Breedte (B) : 4,71 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 24,21 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Arts 1 Buiten 32,50

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Arts 1 Buiten 32,50

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.11 Arts 1 MAX(6,5*0,05*Avl;6,5*nP) 32,50 32,50 32,50 32,50 100,0

Resumé : 

qv;eis : 32,50 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 32,50 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.12} Toilet

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Aanduiding : 0.12

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 1,60 [m]

Breedte (B) : 0,90 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 1,44 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Toilet Gang 7,00

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Toilet Buiten 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.12 Toilet 7,0*nt 7,00 7,00 7,00 7,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 7,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.13} Toilet

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Aanduiding : 0.13

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 1,60 [m]

Breedte (B) : 0,90 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 1,44 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Toilet Gang 7,00

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Toilet Buiten 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.13 Toilet 7,0*nt 7,00 7,00 7,00 7,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 7,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.14} Gang

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Aanduiding : 0.14

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 3,23 [m]

Breedte (B) : 2,26 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 7,30 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Gang Gang 14,00

Afvoer

Deurkier/opening Deurkier/opening Gang Toilet 7,00

Deurkier/opening Deurkier/opening Gang Toilet 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.14 Gang 0,00 14,00 14,00 14,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.15} Voorraad

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 2

Aanduiding : 0.15

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 1,00 (1)

Lengte (L) : 3,18 [m]

Breedte (B) : 1,80 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 5,72 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Voorraad Buiten 6,50

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Voorraad Buiten 6,50

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.15 Voorraad MAX(6,5*0,05*Avl;6,5*nP) 6,50 6,50 6,50 6,50 100,0

Resumé : 

qv;eis : 6,50 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 6,50 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.16} Arts 2

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 2

Aanduiding : 0.16

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 5,00 (5)

Lengte (L) : 4,80 [m]

Breedte (B) : 4,71 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 22,61 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Arts 2 Buiten 32,50

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Arts 2 Buiten 32,50

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.16 Arts 2 MAX(6,5*0,05*Avl;6,5*nP) 32,50 32,50 32,50 32,50 100,0

Resumé : 

qv;eis : 32,50 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 32,50 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.17} Back office

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 2

Aanduiding : 0.17

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Kantoorfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 4,00 (4)

Lengte (L) : 4,22 [m]

Breedte (B) : 3,22 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 13,59 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Back office Buiten 26,00

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Back office Buiten 26,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.17 Back office MAX(6,5*0,05*Avl;6,5*nP) 26,00 26,00 26,00 26,00 100,0

Resumé : 

qv;eis : 26,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 26,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet



SIJPERDA-HARDY adviesbureau  

IJlst  

Ventilatieberekening 

Project : 2180311V Omschr. : VEN Wergea, Huisartsenpraktijk

Mutatiedatum : 11-10-2018

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw Gebouw : Een gebouw

Blz. 20BINK Ventilatieberekening volgens Bouwbesluit Licentie 20050882 v8.11.0.0 11-10-2018  13:24:36

{0.18} Front office

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 2

Aanduiding : 0.18

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Kantoorfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 3,00 (3)

Lengte (L) : 2,86 [m]

Breedte (B) : 2,42 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 6,92 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Front office Buiten 19,50

Afvoer

Opening/balie Deurkier/opening Front office Entree 19,50

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.18 Front office MAX(6,5*0,05*Avl;6,5*nP) 19,50 19,50 19,50 19,50 100,0

Resumé : 

qv;eis : 19,50 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 19,50 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.19} Werkkast

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Aanduiding : 0.19

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Onbenoemd

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 3,05 [m]

Breedte (B) : 2,07 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 6,31 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Werkkast Entree 7,00

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Werkkast Buiten 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.19 Werkkast 0,00 7,00 7,00 7,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.2} Entree

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Aanduiding : 0.2

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 8,89 [m]

Breedte (B) : 6,55 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 58,23 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Entree Gang 7,00

Opening/balie Deurkier/opening Entree Front office 19,50

Afvoer

Deurkier/opening Deurkier/opening Entree MIVA 7,00

Deurkier/opening Deurkier/opening Entree Werkkast 7,00

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Entree Buiten 12,50

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.2 Entree 0,00 26,50 26,50 26,50 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 26,50 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.20} Gang

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Aanduiding : 0.20

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 13,20 [m]

Breedte (B) : 1,50 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 19,80 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Gang Buiten 7,00

Afvoer

Deurkier/opening Deurkier/opening Gang Entree 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.20 Gang 0,00 7,00 7,00 7,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.21} Gang

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Aanduiding : 0.21

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 15,67 [m]

Breedte (B) : 1,50 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 23,51 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Gang Buiten 21,00

Afvoer

Deurkier/opening Deurkier/opening Gang Gang 14,00

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Gang Buiten 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.21 Gang 0,00 21,00 21,00 21,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 21,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.22} Wachtruimte

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 3

Aanduiding : 0.22

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Bijeenkomstfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 22,00 (22)

Lengte (L) : 5,87 [m]

Breedte (B) : 4,61 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 27,06 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Wachtruimte Buiten 88,00

Afvoer

Deurkier/opening Deurkier/opening Gang MIVA 7,00

Deurkier/opening Deurkier/opening Gang Gang 14,00

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Gang Buiten 67,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.22 Wachtruimte MAX(4,0*0,125*Avl;4,0*nP) 88,00 88,00 0,00 100,0

1.1 Gang 0,00 0,00 88,00 0,0

88,00 88,00 88,00 88,00

Resumé : 

Totaal qv;eis : 88,00 [dm3/s]

Totaal berekende/geselecteerde qv : 88,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet

De qv verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.23} Behandelkamer

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 3

Aanduiding : 0.23

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 2,00 (2)

Lengte (L) : 4,59 [m]

Breedte (B) : 2,20 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 10,10 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Behandelkamer Buiten 13,00

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Behandelkamer Buiten 13,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.23 Behandelkamer MAX(6,5*0,05*Avl;6,5*nP) 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0

Resumé : 

qv;eis : 13,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 13,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.24} Behandelkamer

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 3

Aanduiding : 0.24

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 2,00 (2)

Lengte (L) : 4,52 [m]

Breedte (B) : 3,85 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 17,40 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Behandelkamer Buiten 13,00

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Behandelkamer Buiten 13,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.24 Behandelkamer MAX(6,5*0,05*Avl;6,5*nP) 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0

Resumé : 

qv;eis : 13,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 13,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.3} Lift

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Aanduiding : 0.3

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Liftschacht

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 2,44 [m]

Breedte (B) : 1,60 [m]

Hoogte (H) : 6,40 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 3,90 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Natuurlijk kanaal Natuurlijk kanaal Lift Buiten 12,48

Afvoer

Natuurlijk kanaal Natuurlijk kanaal Lift Buiten 12,48

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.3 Lift 3,2*Avl 12,48 12,48 12,48 12,48 100,0

Resumé : 

qv;eis : 12,48 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 12,48 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.4} MIVA

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Aanduiding : 0.4

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 2,23 [m]

Breedte (B) : 1,97 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 4,39 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening MIVA Entree 7,00

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) MIVA Buiten 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.4 MIVA 7,0*nt 7,00 7,00 7,00 7,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 7,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.5} Apotheek

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 1

Aanduiding : 0.5

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 3,00 (3)

Lengte (L) : 8,75 [m]

Breedte (B) : 2,47 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 21,61 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Apotheek Buiten 19,50

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Apotheek Buiten 19,50

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.5 Apotheek MAX(6,5*0,05*Avl;6,5*nP) 19,50 19,50 19,50 19,50 100,0

Resumé : 

qv;eis : 19,50 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 19,50 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.6} Fysio

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 1

Aanduiding : 0.6

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 3,00 (3)

Lengte (L) : 7,07 [m]

Breedte (B) : 3,45 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 24,39 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Fysio Buiten 19,50

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Fysio Buiten 19,50

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.6 Fysio MAX(6,5*0,05*Avl;6,5*nP) 19,50 19,50 19,50 19,50 100,0

Resumé : 

qv;eis : 19,50 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 19,50 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.7} PHO Geriatrie

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 1

Aanduiding : 0.7

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 3,00 (3)

Lengte (L) : 5,15 [m]

Breedte (B) : 3,40 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 17,51 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) PHO Geriatrie Buiten 19,50

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) PHO Geriatrie Buiten 19,50

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.7 PHO Geriatrie MAX(6,5*0,05*Avl;6,5*nP) 19,50 19,50 19,50 19,50 100,0

Resumé : 

qv;eis : 19,50 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 19,50 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.8} PHO-GGZ verloskunde dietist

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 1

Aanduiding : 0.8

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 3,00 (3)

Lengte (L) : 5,15 [m]

Breedte (B) : 3,40 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 17,51 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) PHO-GGZ verloskunde dietistBuiten 19,50

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) PHO-GGZ verloskunde dietistBuiten 19,50

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.8 PHO-GGZ verloskunde dietist MAX(6,5*0,05*Avl;6,5*nP) 19,50 19,50 19,50 19,50 100,0

Resumé : 

qv;eis : 19,50 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 19,50 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{0.9} UB/POH 2

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Begane Grond

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 1

Aanduiding : 0.9

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Gezondheidszorgfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 3,00 (3)

Lengte (L) : 5,15 [m]

Breedte (B) : 3,40 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 17,51 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) UB/POH 2 Buiten 19,50

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) UB/POH 2 Buiten 19,50

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.9 UB/POH 2 MAX(6,5*0,05*Avl;6,5*nP) 19,50 19,50 19,50 19,50 100,0

Resumé : 

qv;eis : 19,50 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 19,50 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{1.1} Gang

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Verdieping 1

Aanduiding : 1.1

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 48,20 [m]

Breedte (B) : 1,84 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 88,69 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Wachtruimte Buiten 88,00

Afvoer

Deurkier/opening Deurkier/opening Gang MIVA 7,00

Deurkier/opening Deurkier/opening Gang Gang 14,00

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Gang Buiten 67,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.1 Gang 0,00 0,00 88,00 0,0

0.22 Wachtruimte MAX(4,0*0,125*Avl;4,0*nP) 88,00 88,00 0,00 100,0

88,00 88,00 88,00 88,00

Resumé : 

Totaal qv;eis : 88,00 [dm3/s]

Totaal berekende/geselecteerde qv : 88,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{1.10} Gang

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Verdieping 1

Aanduiding : 1.10

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 2,26 [m]

Breedte (B) : 2,74 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 6,19 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Gang Gang 14,00

Afvoer

Deurkier/opening Deurkier/opening Gang Toilet 7,00

Deurkier/opening Deurkier/opening Gang Toilet 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.10 Gang 0,00 14,00 14,00 14,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{1.11} Toilet

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Verdieping 1

Aanduiding : 1.11

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 1,60 [m]

Breedte (B) : 0,90 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 1,44 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Toilet Gang 7,00

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Toilet Buiten 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.11 Toilet 7,0*nt 7,00 7,00 7,00 7,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 7,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{1.12} Toilet

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Verdieping 1

Aanduiding : 1.12

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 2,15 [m]

Breedte (B) : 0,90 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 1,94 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Toilet Gang 7,00

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Toilet Buiten 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.12 Toilet 7,0*nt 7,00 7,00 7,00 7,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 7,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{1.13} Thuiszorg

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Verdieping 1

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 6

Aanduiding : 1.13

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Bijeenkomstfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 20,00 (20)

Lengte (L) : 6,10 [m]

Breedte (B) : 10,13 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 61,79 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Thuiszorg Buiten 80,00

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Thuiszorg Buiten 80,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.13 Thuiszorg MAX(4,0*0,125*Avl;4,0*nP) 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0

Resumé : 

qv;eis : 80,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 80,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet



SIJPERDA-HARDY adviesbureau  

IJlst  

Ventilatieberekening 

Project : 2180311V Omschr. : VEN Wergea, Huisartsenpraktijk

Mutatiedatum : 11-10-2018

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw Gebouw : Een gebouw

Blz. 40BINK Ventilatieberekening volgens Bouwbesluit Licentie 20050882 v8.11.0.0 11-10-2018  13:24:36

{1.2} MIVA

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Verdieping 1

Aanduiding : 1.2

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 2,27 [m]

Breedte (B) : 1,85 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 4,20 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening MIVA Gang 7,00

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) MIVA Buiten 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.2 MIVA 7,0*nt 7,00 7,00 7,00 7,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 7,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{1.4} Teamkamer

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Verdieping 1

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 4

Aanduiding : 1.4

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Bijeenkomstfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 10,00 (10)

Lengte (L) : 6,68 [m]

Breedte (B) : 5,99 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 40,01 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Teamkamer Buiten 40,00

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Teamkamer Buiten 40,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.4 Teamkamer MAX(4,0*0,125*Avl;4,0*nP) 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0

Resumé : 

qv;eis : 40,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 40,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{1.5} Kantoor

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Verdieping 1

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 4

Aanduiding : 1.5

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Kantoorfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 3,00 (3)

Lengte (L) : 5,19 [m]

Breedte (B) : 5,05 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 26,21 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Kantoor Buiten 19,50

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Kantoor Buiten 19,50

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.5 Kantoor MAX(6,5*0,05*Avl;6,5*nP) 19,50 19,50 19,50 19,50 100,0

Resumé : 

qv;eis : 19,50 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 19,50 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet



SIJPERDA-HARDY adviesbureau  

IJlst  

Ventilatieberekening 

Project : 2180311V Omschr. : VEN Wergea, Huisartsenpraktijk

Mutatiedatum : 11-10-2018

Gebouwtype : Utiliteitsgebouw Gebouw : Een gebouw

Blz. 43BINK Ventilatieberekening volgens Bouwbesluit Licentie 20050882 v8.11.0.0 11-10-2018  13:24:36

{1.6} Berging

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Verdieping 1

Aanduiding : 1.6

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Onbenoemd

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 5,40 [m]

Breedte (B) : 4,82 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 26,03 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.6 Berging 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 0,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{1.7} Technische ruimte

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Verdieping 1

Aanduiding : 1.7

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Onbenoemd

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 5,57 [m]

Breedte (B) : 5,03 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 28,02 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.7 Technische ruimte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 0,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{1.8} Berging

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Verdieping 1

Aanduiding : 1.8

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Onbenoemd

Gebruiksfunctie : Gemeenschappelijke functie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 0,05 (0,05)

Lengte (L) : 5,88 [m]

Breedte (B) : 5,53 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 32,52 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.8 Berging 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 0,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 0,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{1.9} Kantoor

Invoergegevens : 

Bouwlaag : Verdieping 1

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 5

Aanduiding : 1.9

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Gebruiksfunctie : Kantoorfunctie

Subgebruiksfunctie : Algemeen / anders

Aantal personen (nP) : 3,00 (3)

Lengte (L) : 4,83 [m]

Breedte (B) : 4,97 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 24,01 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Kantoor Buiten 19,50

Afvoer

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Kantoor Buiten 19,50

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.9 Kantoor MAX(6,5*0,05*Avl;6,5*nP) 19,50 19,50 19,50 19,50 100,0

Resumé : 

qv;eis : 19,50 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 19,50 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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Overzicht ventilatie-elementen per ruimte

Vlak-omschrijving Toe/af Beh. qv1 Van/naar L doorl. B doorl. A doorl. Diam. doorl. qv1/m qv1

(Ld) (Bd) (Ad) (Dd) (qv1m)

[dm3/s] [mm] [mm] [cm²] [mm][dm3/(s·m)] [dm3/s]

{0.1} Portaal

{0.10} Arts 3 UB/POH 2

Kanaal (mech.) Toevoer 32,50 Buiten     

Kanaal (mech.) Afvoer 32,50 Buiten     

{0.11} Arts 1
Kanaal (mech.) Toevoer 32,50 Buiten     

Kanaal (mech.) Afvoer 32,50 Buiten     

{0.12} Toilet

Deurkier/opening Toevoer 7,00 Gang     

Kanaal (mech.) Afvoer 7,00 Buiten     

{0.13} Toilet
Deurkier/opening Toevoer 7,00 Gang     

Kanaal (mech.) Afvoer 7,00 Buiten     

{0.14} Gang

Deurkier/opening Toevoer 14,00 Gang     

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Toilet     

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Toilet     

{0.15} Voorraad

Kanaal (mech.) Toevoer 6,50 Buiten     

Kanaal (mech.) Afvoer 6,50 Buiten     

{0.16} Arts 2
Kanaal (mech.) Toevoer 32,50 Buiten     

Kanaal (mech.) Afvoer 32,50 Buiten     

{0.17} Back office

Kanaal (mech.) Toevoer 26,00 Buiten     

Kanaal (mech.) Afvoer 26,00 Buiten     

{0.18} Front office
Kanaal (mech.) Toevoer 19,50 Buiten     

Opening/balie Afvoer 19,50 Entree     

{0.19} Werkkast

Deurkier/opening Toevoer 7,00 Entree     

Kanaal (mech.) Afvoer 7,00 Buiten     

{0.2} Entree

Deurkier/opening Toevoer 7,00 Gang     

Opening/balie Toevoer 19,50 Front office     

Deurkier/opening Afvoer 7,00 MIVA     

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Werkkast     

Kanaal (mech.) Afvoer 12,50 Buiten     

{0.20} Gang
Kanaal (mech.) Toevoer 7,00 Buiten     

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Entree     

{0.21} Gang

Kanaal (mech.) Toevoer 21,00 Buiten     

Deurkier/opening Afvoer 14,00 Gang     

Kanaal (mech.) Afvoer 7,00 Buiten     

{0.22} Wachtruimte

Kanaal (mech.) Toevoer 88,00 Buiten     

{0.23} Behandelkamer
Kanaal (mech.) Toevoer 13,00 Buiten     

Kanaal (mech.) Afvoer 13,00 Buiten     

{0.24} Behandelkamer

Kanaal (mech.) Toevoer 13,00 Buiten     
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Vlak-omschrijving Toe/af Beh. qv1 Van/naar L doorl. B doorl. A doorl. Diam. doorl. qv1/m qv1

(Ld) (Bd) (Ad) (Dd) (qv1m)

[dm3/s] [mm] [mm] [cm²] [mm][dm3/(s·m)] [dm3/s]

Kanaal (mech.) Afvoer 13,00 Buiten     

{0.3} Lift

Natuurlijk kanaal Toevoer 12,48 Buiten     

Natuurlijk kanaal Afvoer 12,48 Buiten     

{0.4} MIVA
Deurkier/opening Toevoer 7,00 Entree     

Kanaal (mech.) Afvoer 7,00 Buiten     

{0.5} Apotheek

Kanaal (mech.) Toevoer 19,50 Buiten     

Kanaal (mech.) Afvoer 19,50 Buiten     

{0.6} Fysio

Kanaal (mech.) Toevoer 19,50 Buiten     

Kanaal (mech.) Afvoer 19,50 Buiten     

{0.7} PHO Geriatrie
Kanaal (mech.) Toevoer 19,50 Buiten     

Kanaal (mech.) Afvoer 19,50 Buiten     

{0.8} PHO-GGZ verloskunde dietist

Kanaal (mech.) Toevoer 19,50 Buiten     

Kanaal (mech.) Afvoer 19,50 Buiten     

{0.9} UB/POH 2
Kanaal (mech.) Toevoer 19,50 Buiten     

Kanaal (mech.) Afvoer 19,50 Buiten     

{1.1} Gang

Deurkier/opening Afvoer 7,00 MIVA     

Deurkier/opening Afvoer 14,00 Gang     

Kanaal (mech.) Afvoer 67,00 Buiten     

{1.10} Gang

Deurkier/opening Toevoer 14,00 Gang     

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Toilet     

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Toilet     

{1.11} Toilet
Deurkier/opening Toevoer 7,00 Gang     

Kanaal (mech.) Afvoer 7,00 Buiten     

{1.12} Toilet

Deurkier/opening Toevoer 7,00 Gang     

Kanaal (mech.) Afvoer 7,00 Buiten     

{1.13} Thuiszorg

Kanaal (mech.) Toevoer 80,00 Buiten     

Kanaal (mech.) Afvoer 80,00 Buiten     

{1.2} MIVA
Deurkier/opening Toevoer 7,00 Gang     

Kanaal (mech.) Afvoer 7,00 Buiten     

{1.4} Teamkamer

Kanaal (mech.) Toevoer 40,00 Buiten     

Kanaal (mech.) Afvoer 40,00 Buiten     

{1.5} Kantoor
Kanaal (mech.) Toevoer 19,50 Buiten     

Kanaal (mech.) Afvoer 19,50 Buiten     

{1.6} Berging

{1.7} Technische ruimte

{1.8} Berging

{1.9} Kantoor

Kanaal (mech.) Toevoer 19,50 Buiten     

Kanaal (mech.) Afvoer 19,50 Buiten     
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Overzicht ventilatie-elementen per type

Vlak-omschrijving Beh. qv1 Ruimte Van/naar Ld Bd Ad Dd qv1m qv1

[dm3/s] [mm] [mm] [cm²] [mm][dm3/(s·m)] [dm3/s]

Deurkier/opening

Deurkier/opening 7,00 Toilet Gang     

Deurkier/opening 7,00 Toilet Gang     

Deurkier/opening 7,00 MIVA Entree     

Deurkier/opening 7,00 Werkkast Entree     

Deurkier/opening 7,00 Toilet Gang     

Deurkier/opening 7,00 Toilet Gang     

Deurkier/opening 7,00 MIVA Gang     

Deurkier/opening 7,00 Gang Entree     

Deurkier/opening 14,00 Gang Gang     

Deurkier/opening 14,00 Gang Gang     

Opening/balie 19,50 Front office Entree     

Natuurlijk kanaal

Natuurlijk kanaal 12,48 Lift Buiten     

Natuurlijk kanaal 12,48 Lift Buiten     

Kanaal (mech.)
Kanaal (mech.) 6,50 Voorraad Buiten     

Kanaal (mech.) 6,50 Voorraad Buiten     

Kanaal (mech.) 7,00 Toilet Buiten     

Kanaal (mech.) 7,00 Toilet Buiten     

Kanaal (mech.) 7,00 MIVA Buiten     

Kanaal (mech.) 7,00 Werkkast Buiten     

Kanaal (mech.) 7,00 Gang Buiten     

Kanaal (mech.) 7,00 Gang Buiten     

Kanaal (mech.) 7,00 Toilet Buiten     

Kanaal (mech.) 7,00 Toilet Buiten     

Kanaal (mech.) 7,00 MIVA Buiten     

Kanaal (mech.) 12,50 Entree Buiten     

Kanaal (mech.) 13,00 Behandelkamer Buiten     

Kanaal (mech.) 13,00 Behandelkamer Buiten     

Kanaal (mech.) 13,00 Behandelkamer Buiten     

Kanaal (mech.) 13,00 Behandelkamer Buiten     

Kanaal (mech.) 19,50 Apotheek Buiten     

Kanaal (mech.) 19,50 Apotheek Buiten     

Kanaal (mech.) 19,50 Fysio Buiten     

Kanaal (mech.) 19,50 Fysio Buiten     

Kanaal (mech.) 19,50 PHO Geriatrie Buiten     

Kanaal (mech.) 19,50 PHO Geriatrie Buiten     

Kanaal (mech.) 19,50 PHO-GGZ verloskunde dietistBuiten     

Kanaal (mech.) 19,50 PHO-GGZ verloskunde dietistBuiten     

Kanaal (mech.) 19,50 UB/POH 2 Buiten     

Kanaal (mech.) 19,50 UB/POH 2 Buiten     

Kanaal (mech.) 19,50 Front office Buiten     

Kanaal (mech.) 19,50 Kantoor Buiten     

Kanaal (mech.) 19,50 Kantoor Buiten     

Kanaal (mech.) 19,50 Kantoor Buiten     

Kanaal (mech.) 19,50 Kantoor Buiten     

Kanaal (mech.) 21,00 Gang Buiten     

Kanaal (mech.) 26,00 Back office Buiten     

Kanaal (mech.) 26,00 Back office Buiten     

Kanaal (mech.) 32,50 Arts 3 UB/POH 2 Buiten     

Kanaal (mech.) 32,50 Arts 3 UB/POH 2 Buiten     

Kanaal (mech.) 32,50 Arts 1 Buiten     

Kanaal (mech.) 32,50 Arts 1 Buiten     
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Vlak-omschrijving Beh. qv1 Ruimte Van/naar Ld Bd Ad Dd qv1m qv1

[dm3/s] [mm] [mm] [cm²] [mm][dm3/(s·m)] [dm3/s]

Kanaal (mech.) 32,50 Arts 2 Buiten     

Kanaal (mech.) 32,50 Arts 2 Buiten     

Kanaal (mech.) 40,00 Teamkamer Buiten     

Kanaal (mech.) 40,00 Teamkamer Buiten     

Kanaal (mech.) 67,00 Gang Buiten     

Kanaal (mech.) 80,00 Thuiszorg Buiten     

Kanaal (mech.) 80,00 Thuiszorg Buiten     

Kanaal (mech.) 88,00 Wachtruimte Buiten     
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onderzoek 

 

Postbus 150, 3000 AD  Rotterdam 

Telefoon: 010‐2018555 

Fax: 010‐4121039 

E‐mail: info@rho.nl 

     

Plan:  Gezondheidscentrum Oan’t Alddjip 

Onderwerp:  Onderzoeksrapport stikstofdepositieberekeningen 

Datum:  29 november 2019 

Auteur:  E. Venema, BSc 

Bijlage:  Uitvoer AERIUS calculator 

 
Doelstelling 
In de nieuwe wijk Grut Palma, aan de westzijde van Wergea, is een gezondheidscentrum geprojecteerd. Het gaat om 
een gebouw met een oppervlakte van ongeveer 430 m2 en twee bouwlagen, met daarin verschillende praktijkruimten 
en  kantoren.  De  bouwlocatie  is  op  de  in  onderstaande  luchtfoto  aangeduide  locatie.  De  ontwikkeling maakt  het 
verplaatsen van de bestaande praktijkruimten uit het dorp mogelijk.  
 

 
 
Voor deze ontwikkeling moet worden beoordeeld of deze significante effecten heeft voor de stikstofdepositie binnen 
daarvoor gevoelige Natura 2000‐gebieden. Met het programma AERIUS Calculator is een berekening uitgevoerd om de 
gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld te brengen en te toetsen of de eventuele toename past 
binnen de eisen die gelden op grond van de Wet natuurbescherming.  

 
Relevante natuurgebieden 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000‐gebied betreft de Alde  Feanen. Dit  gebied  ligt op 3,5  kilometer  afstand  vanaf de 

bouwlocatie. In dit gebied zijn stikstofgevoelige habitatten aanwezig. Voor een deel van dit gebied geldt dat de kritische 

depositiewaarde (KDW) overschreden is. Een kleine toename zou theoretisch tot negatieve effecten kunnen leiden. In 

deze memo wordt daarom uitgegaan van een drempelwaarde van 0,00 mol/ha/jaar op deze gebieden.  
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Uitgangspunten 

 

Gebruiksfase 

In de gebruiksfase is er sprake van gebouw gebonden emissies en van emissie als gevolg van een verkeer aantrekkende 

werking. Gebouw gebonden emissies ontstaan door gasgebruik. Dit is voor de functies op de projectlocatie in principe 

niet meer toegestaan. Van gebouw gebonden emissies vanuit het project is geen sprake.  

 

Het project heeft wel een theoretische  invloed op de verkeersintensiteit  in de omgeving. In de praktijk zal er niet of 

nauwelijks extra verkeer rijden, omdat het een verplaatsing betreft vanuit het dorp. Voor dit onderzoek wordt uitgegaan 

van een nieuwe situatie (worst‐case). Voor een gezondheidscentrum wordt uitgegaan van een verkeersgeneratie van 

gemiddeld 20 mvt/etmaal per behandelkamer.  In de praktijk komen circa 10 behandelkamers. Dit resulteert  in een 

verkeersgeneratie van 400 mvt/etmaal. 

 

De ingevoerde verkeersroute (tot de plek waar dit opgaat in het heersende verkeersbeeld) is weergegeven in de AERIUS 

berekening. Er is gekozen deze tot in het dorpscentrum door te rekenen.  

 

Aanlegfase 

In de aanlegfase is er sprake van de inzet van zwaar materieel en de aanvoer van materiaal met vrachtwagens. Deze 

aanlegfase  heeft,  zij  het  tijdelijk,  ook  een  potentieel  effect  op  de  stikstofdepositie.  Het  bouwbedrijf  heeft  een 

gedetailleerde opgave van de inzet van materieel aangeleverd. Hieruit blijkt het volgende: 

‐ Inzet zwaar materieel (m.n. graafmachines, torenkraan): in totaal 39 dagen, 8 uur per dag: 312 uur/jaar; 

‐ Inzet licht materieel hoofdzakelijk elektrisch gereedschap en machines; 

‐ 35x zwaar transport, 50x middelzwaar transport op jaarbasis; 

‐ 175 werkbare dagen, circa 10 autobewegingen per etmaal voor werklieden, totaal 1.750 mvt/jaar. 

 

Voor zwaar materieel wordt uitgegaan van een brandstofverbruik van gemiddeld 25 liter en voor licht materieel 10 liter 

per uur. De depositie wordt per jaar berekent. De aanlegfase zal minder dan een jaar duren. Voor de berekening maakt 

het niet uit of er 10 kleine of 1 grote machine aan het werk is. Het gaat om de hoeveelheid brandstof en de STAGE klasse 

(in dit geval IV, bouwjaar 2014). Voor de aanlegfase wordt daarom ‘Materieel’ ingevoerd met een gebruik van 7.800 

liter per jaar. Dit is afgerond naar 8.000 liter per jaar. 

 

De jaarlijkse 85 vrachtwagens (middel en zwaar) voor aanvoer van materiaal komen neer op gemiddeld 2 vrachtwagens 

per dag. Een dergelijk aantal gaat direct op het heersende verkeersbeeld en is dus berekent langs de randen van het 

projectgebied. 

 

Het personenvervoer van werklieden en aanvoer van klein materiaal (licht transport) is weg te strepen tegen de 400 

auto’s  per  etmaal  in  de  gebruiksfase. De woningen  zullen  immers  niet  gebruikt worden  voordat  de  aanlegfase  is 

afgerond. Daarom is aanlegfase met de gebruiksfase gecumuleerd. 
 
Resultaten 
 
Ingevoerde bronnen 
In AERIUS zijn de volgende bronnen ingevoerd: 

1. mobiele machine, stage klasse IV, 8.000 liter brandstof per jaar;  
2. wegverkeer binnen bebouwde kom, zwaar verkeer, 85 per jaar; 
3. Gebruiksfase wegverkeer binnen bebouwde kom, licht verkeer, 400 mvt/etmaal; 
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Rekenresultaten 
Uit de berekening van de depositie blijkt dat er geen sprake is van rekenresultaten die hoger zijn dan 0,00 mol N/ha/jr. 
In de navolgende figuur is de berekende depositie op de dichtstbijzijnde rekenpunten weergegeven (groene kader). 
 

 
Uitsnede AERIUS calculator, Ligging natura 2000  inclusief uitkomsten depositietoename 
 
Conclusie 
Uit de berekeningen blijkt dat de toename van de stikstofdepositie op de dichtstbijzijnde Natura 2000‐gebieden niet 
boven 0,00 mol N/ha/jaar uit komt. Hiermee is aangetoond dat het project, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen 
voor de Natura 2000‐gebieden, de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied niet 
kunnen  verslechteren  of  een  significant  verstorend  effect  kunnen  hebben  op  de  soorten waarvoor  dat  gebied  is 
aangewezen. De Wet natuurbescherming en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het project niet in de 
weg. Het is met het oog op potentiele effecten van de stikstofdepositie niet nodig om voor dit project een vergunning 
in het kader van de Wet natuurbescherming aan te vragen.  
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho Adviseurs Oan't Alddjip, - Wergea

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Gezondheidscentrum Oan’t
Alddjip

RgL4wVZoasjy

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

29 november 2019, 12:07 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 43,36 kg/j

NH3 2,07 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatie gezondheidscentrum Wergea, Grut Palma
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Locatie
Gezondheidscentru

m Oan’t Alddjip

Emissie
Gezondheidscentru

m Oan’t Alddjip

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 9,49 kg/j

Transport
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Gebruiksfase verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,07 kg/j 33,80 kg/j
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Emissie
(per bron)

Gezondheidscentru
m Oan’t Alddjip

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 185391, 573727
NOx 9,49 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Diverse machines 8.000 NOx 9,49 kg/j

Naam Transport
Locatie (X,Y) 185364, 573701
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 85,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Gebruiksfase verkeer
Locatie (X,Y) 185450, 573974
NOx 33,80 kg/j
NH3 2,07 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 400,0 / etmaal NOx
NH3

33,80 kg/j
2,07 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Bijlage 1  

 

Reactienota zienswijzen Gezondheidscentrum Wergea 

 

De aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een gezondheidscentrum op het adres Oan 

it Âlddjip te Wergea heeft in de periode vanaf 25 april 2019 gedurende zes weken ter inzage 

gelegen. Gedurende deze periode zijn 7 zienswijzen ontvangen. Voorafgaand aan de procedure 

hebben initiatiefnemers hun plannen kenbaar gemaakt tijdens bijeenkomsten van Dorpsbelang op 7 

november 2017, 27 maart 2018 en 19 november 2018. 

 

Hieronder wordt de inhoud van de zienswijzen samengevat en volgt per punt de reactie hierop van 

het college.  

 

Zienswijze 1 

A. Indiener geeft aan dat Grut Palma een woonwijk betreft. In de wijk zou een mix van 2-1 kap 

woningen en vrijstaande woningen worden gebouwd. Een gezondheidscentrum zou niet passend zijn 

in de wijk. 

 

Reactie: 

De wijk Grut Palma bestaat inderdaad uit een mix van vrijstaande en 2-1 kap woningen. Daarnaast 

zijn rijwoningen toegestaan. Het overgrote deel van de wijk bestaat inderdaad uit de woonfunctie. 

Het gezondheidscentrum wordt gerealiseerd in afwijking van die woonfunctie, maar staat ten 

dienste van de bewoners van de wijk en de rest van Wergea. Een gezondheidscentrum wordt 

beschouwd als basisvoorziening met huisarts en apotheek voor de inwoners van een wijk of dorp. 

Het betreft een functie die qua milieuaspecten geen zware belasting voor de omgeving vormt. Om 

die reden is het een passende functie in een woonwijk. 

 

B. Gezien het tekort aan nieuwbouwwoningen, vindt indiener het niet zinvol gronden te verkopen 

aan een huisarts. Op deze gronden kunnen ook jonge gezinnen wonen die de toekomst van Wergea 

blijven garanderen. 

  

Reactie: 

Op de gronden voor het gezondheidscentrum zouden anders 2 of ten hoogste 3 woningen kunnen 

worden gerealiseerd. Op een woningaantal van meer dan 100 woningen in de wijk, is dit aantal te 

verwaarlozen. 

 

C. Een gezondheidscentrum brengt vele malen meer verkeer met zich mee, onder andere door de 

bevoorrading. Indiener heeft juist voor de rust deze woning gekocht. Ook kinderen zouden op 

straat moeten kunnen spelen. 

  

Reactie: 

Op basis van kengetallen voor Verkeersgeneratie van het CROW komt een gezondheidscentrum uit 

op 130 – 158 verkeersbewegingen. De route die het verkeer logischerwijs zal nemen is via de Nieuwe 

Leeuwarderweg, Palmastrjitte, Oan ’t Âlddjip, parkeerterrein gezondheidscentrum, en dezelfde 

route weer terug. Het gezondheidscentrum is gelegen aan de primaire verkeersstructuur. 

Een andere mogelijkheid is dat het verkeer een blokje om het gezondheidscentrum rijdt via de 

Spûkefeartstrjitte. Deze variant is minder waarschijnlijk omdat het een langere en minder logische 

route is. Echter, er kan niet gegarandeerd worden dat er geen verkeer over de Spûkefeartstrjitte 

gaat rijden.  

 

De bevoorrading van de apotheek vindt twee maal daags plaats met een personenauto. 

Bloedmonsters worden één keer daags met een personenauto opgehaald. Verder is er geen 

bevoorradingsverkeer. 
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D. Indiener geeft aan dat er bij de ingang van het gezondheidscentrum geen parkeergelegenheid is, 

dat het parkeren aan de achterzijde plaatsvindt. Bezoekers aan het gezondheidscentrum zouden 

juist zo dicht mogelijk bij de ingang willen parkeren. Indiener vreest voor “illegaal” parkeren in de 

straat voor de woningen. 

 

Reactie: 

De ingang van het gezondheidscentrum is aan dezelfde kant als het parkeerterrein aan de kant van 

Oan it Âlddjip. Aan de achterzijde van het gezondheidscentrum (aan de Spûkefeartstrjitte) is een 

achteringang die uitsluitend gebruikt wordt door de huisarts, zodat de huisarts bijvoorbeeld bij een 

spoedgeval snel de praktijk kan verlaten. Aan de achterzijde is 1 parkeerplaats, uitsluitend voor de 

huisarts. Er geldt in de omliggende straten geen parkeerverbod, er zal dus geen sprake zijn van 

“illegaal” parkeren. 

 

 
Inrichting plangebied, bron architect Kijlstra en Brouwer. Hoofdingang aan de oostzijde, aan de zijde met de 
parkeerplaatsen. Achteringang en parkeerplaats huisarts (ivm spoedoproepen) aan de Spûkefeartstrjitte) 
 

 

E. In het plan wordt het advies gegeven 17 parkeerplaatsen te realiseren. Er staan slechts 16 

parkeerplaatsen ingetekend. Daarbij is het niet wenselijk dat in de omgeving wordt geparkeerd. 

 

Reactie: 

De parkeerbehoefte is bepaald op basis van de normen voor een gezondheidscentrum. Het pand zal 

worden gebruikt tijdens reguliere werktijden van circa 8:00 tot circa 18:00 uur. Binnen dit globale 

tijdsbestek zal de parkeerplaats worden gebruikt. 

Op bovenstaande schets zijn aan de voorzijde van het pand 16 reguliere en 1 invalidenparkeerplaats 

(met kruis) te zien. Aan de achterzijde van het pand is 1 parkeerplaats. Totaal komt het aantal 

parkeerplaatsen hiermee op 18. Daarnaast is er op het parkeerterrein ruimte voor fietsparkeren. 

Omdat de bezoekers van het gezondheidscentrum veelal uit Wergea komen, is de verwachting dat 

zij voor een deel op de fiets komen. Met bovenstaande parkeervoorzieningen wordt voorzien in de 

parkeerbehoefte. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er een auto op de weg wordt 

geparkeerd.  
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Zienswijze 2 

Inhoudelijk komt deze zienswijze overeen met zienswijze 1. Voor de beantwoording van zienswijze 

2 wordt kortheidshalve verwezen naar zienswijze 1. 

 

Zienswijze 3 
Inhoudelijk komt deze zienswijze overeen met zienswijze 1. Voor de beantwoording van zienswijze 

3 wordt kortheidshalve verwezen naar zienswijze 1. 

Zienswijze 4 

Inhoudelijk komt deze zienswijze overeen met zienswijze 1. Voor de beantwoording van zienswijze 

4 wordt kortheidshalve verwezen naar zienswijze 1. 

 

Zienswijze 5 

Inhoudelijk komt deze zienswijze overeen met punt A, C en E uit zienswijze 1. Voor de 

beantwoording van deze onderwerpen uit zienswijze 5 wordt kortheidshalve verwezen naar 

zienswijze 1. Andere onderwerpen uit de zienswijze worden hieronder vermeld. 

 

A. Indiener geeft aan dat de presentatie van de bouwplannen bij de bijeenkomst van Plaatselijk 

Belang minder positief waren dan dat initiatiefnemer beschrijft. De buren van de huidige 

huisartsenpraktijk ondervinden hinder, de vraag is waarom de gemeente de huisartsenpraktijk wil 

verplaatsen. 

 

Reactie: 

Kennelijk is de beleving van hoe de bouwplannen zijn ontvangen door bewoners van het dorp anders 

dan bij de initiatiefnemer. Daarom wordt nu tijdens de formele procedure aan eenieder de 

mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen. 

De hinder bij de huidige huisartsenpraktijk ontstaat deels doordat het pand oorspronkelijk niet 

gebouwd is voor een dergelijke functie. Om die reden is er ook onvoldoende parkeergelegenheid op 

de huidige locatie. Het is begrijpelijk dat omwonenden daar nu overlast ervaren. Dat is namelijk 

één van de redenen waarom de huisarts en apotheker willen verhuizen naar een nieuwe locatie, 

waar voldoende parkeergelegenheid is. Overigens is het niet de gemeente die de huisartsenpraktijk 

wil verplaatsen, maar ligt het initiatief bij de huisarts en de apotheker. 

 

B. Voor de woningen gelden duidelijke richtlijnen met betrekking tot de bebouwing, namelijk één 

bouwlaag met kap. Het gezondheidscentrum wijkt niet alleen qua functie maar ook qua bouwvorm 

af van de rest van de wijk. Daarnaast weet de huisarts nog niet wat er in de vele ruimtes voor 

functies plaats gaan vinden. 

 

Reactie: 

Door de ligging van het gezondheidscentrum aan de noordkant van het bouwblok, vormt het een 

stedenbouwkundige hoeksteen in het plan. Het plan voor het gezondheidscentrum kent voor het 

overgrote deel één bouwlaag met kap, en voor een kleiner deel twee bouwlagen plat afgedekt. 

Hierna is een tekening van de gevels ingevoegd. Het plan sluit in maat, schaal en beeldkwaliteit aan 

bij de woningbouw en is als zodanig onderdeel van de totale ontwikkeling. 

Qua functionele invulling is inderdaad nog niet alles duidelijk. Er wordt in ieder geval een huisarts 

en apotheek gevestigd. In de parkeernorm is rekening gehouden met 7 behandelruimtes.  
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Bron architect Kijlstra en Brouwer 
 

C. Indiener geeft aan dat een eenmansdokterspraktijk in deze tijd onlogisch is. In Zuiderburen 

staat een gezondheidscentrum waar geen huisarts voor te vinden is. Indiener vraagt zich af waarom 

de huisarts zich niet aansluit bij dat gezondheidscentrum. 

 

Reactie: 

Dit is een keuze die door initiatiefnemers is gemaakt en staat los van de ruimtelijke procedure. 

 

Zienswijze 6 

Inhoudelijk komt deze zienswijze overeen met punt C en E uit zienswijze 1. Voor de beantwoording 

van deze onderwerpen uit zienswijze 6 wordt kortheidshalve verwezen naar zienswijze 1. Andere 

onderwerpen uit de zienswijze worden hieronder vermeld. 

 

A. Indiener geeft aan de percelen in Grut Palma een woonbestemming hebben en dat een 

gezondheidscentrum een maatschappelijke functie is welke in strijd is met het bestemmingsplan. 

 

Reactie: 

Deze constatering is juist. Daarom wordt nu een planologische procedure doorlopen waarin eenieder 

zienswijzen in kan dienen. 

 

B. Indiener geeft aan dat de realisatie van een gezondheidscentrum ten koste gaat van de waarde 

en verkoopbaarheid van de woning. 

 

Reactie: 

Na onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning is het mogelijk een planschadeverzoek in te 

dienen. Die procedure staat los van de huidige planologische procedure. 

 

Zienswijze 7 

Inhoudelijk komt deze zienswijze overeen met punt C en E uit zienswijze 1. Voor de beantwoording 

van deze onderwerpen uit zienswijze 7 wordt kortheidshalve verwezen naar zienswijze 1. 

 

Conclusie: 
De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het bouwplan en ons besluit tot 

verlening van de omgevingsvergunning. 

  



 

 

Verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van een 

gezondheidscentrum op het perceel Oan ’t Alddjip te Wergea 

Van donderdag 2 januari 2020 tot en met donderdag 13 februari 2020 ligt de 

omgevingsvergunning voor dit plan met bijbehorende stukken ter inzage. 

Ontwikkeling 

De omgevingsvergunning betreft de realisatie van een gezondheidscentrum op het 

perceel Oan ’t Alddjip te Wergea, in afwijking van het bepaalde in het bestemmingsplan 

“Wergea-Grut Palma”. Het perceel heeft de bestemming ‘Woondoeleinden’. Het gebruik 

van het perceel ten behoeve van een maatschappelijke functie is in strijd met de 

woonbestemming. 

Inzage 

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 

 in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 

tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over 

het plan en de procedure 

 via https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen. 

Beroep 

Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep 

instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 

9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen: 

 van 3 januari 2020 tot en met 13 februari 2020; 

 als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-

omgevingsvergunning hebt ingediend; 

 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent 

geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.  

https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen


 

 

Voorlopige voorziening 

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-

Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken. 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit 

niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 


