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ZUIDGEVEL
NOORDGEVEL OOSTGEVEL WESTGEVEL

MATERIAAL EN KLEUR

Gevels Eiken Blank
Kozijnen Eiken Blank
Ramen Eiken Blank
Deuren Eiken Blank
Boeidelen Eiken Blank
Dakbedekking Red cedar shingles Blank
— o Palen Azobé Blank
Beglazing Dubbelglas HR++  Blank
Materialen voor zover mogelijk vnl hergebruikte materialen
g
N OPBOUW DAK (Rc=3,5):
- Red cedar shingels
- Panlat 20x30 mm
- Tengels 20x30 mm
- Laag EPDM/Bitumen
—5 NAP +10500 6000 + - Geisoleerde dakplaat 77 mm 6000 +
_—t f SN - 18 mm Underlayment f
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4500 + 2
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TERRAS (ca. 350 m2) e .
m TR e i i 2500
+
— Gevelopbouw (R¢$3,5):
—— -eiken delen Vloeropbouw (RC=3,5):
- -stijl en regelwerk -vloerhout 18 mm
| | | -isolatie 140 mm -dampremmende laag
i S | S | S -dampremmende| lnag -isolatie 140 mm
& RESTAURANT (ca. 257 m?) B (B -afwerking “brandvij board 6 mm
: NAP +4500, BT [ —— eil=0
1 S — E—— /4 =
1 .
) 5
Vloeropbouw:
-vloerhout 18 mm
| -vloerbalken conform opgave constructeur
( -onderslagbalken confgrm opgave constructeur
\ KEUKEN (ca. 188 m2) - - - - - - - -brandvrij board 6 m
\ g
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“‘ \ _ DOORSNEDE A-A' DOORSNEDE B-B'
“ \ OPSLAG TERRAS (
o ca. 60 m?)
0‘0‘0‘ A
XX |
XD \
ERKK
“ “ 1 . AANVOER & OPSLAG KEUKEN (ca. 102 m?) /
0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘ 0‘ | -
OPENBARE WC (Ca. 40 m2) Gebruiksoppervlakte Verbliifsruimte RENVOOI BRANDPREVENTIE ALGEMEEN
d - BIJEENKOMSTENFUNCTIE e e AANVULLENDE GEGEVENS N.A.V. ADVIES BRANDWEER FRYSLAN
S aanduiding nooduitgang (NEN 6088:2002) * Uitvoering volgens het bouwbesluit van het ministerie van Binnenlandse zaken (D.D. 06-02-2017)
. en Koninklijke relaties 2012 en de normen van het NNI .
= 2on: + ; E”Eree & Garderobe xerteersr“!m:e 13’8 aanduiding viuchtrchting (NEN 6088:2002) * Thermische isolatie conform BB art. 5.3 (NEN 1068) * De stelconplaten (b=4000 mm)op de strandovergang dienen te worden SITUATIE (schaal: 1:1000, 1:5000) ‘
Lo TOTALE OPPERVLAKTE 997 M2 niree erkeersruimte ’ } - doorgelegd tot het strandpaviljoen, t.b.v. bereikbaarheid bouwwerk en
ADENPADE Rc waarden per onderdeel
OPENBARE S 3 Restaurant Verblijffsruimte 235,0 235,0 L , ' opstelolaatsen brandweervoertuiqen. conform BB 2012 art. 6.37 en 6.38 KADASTRALE GEGEVENS: GEM.
(CEMEENTEIGROND TEE 4 Keuken / Spoelkeuken | Verblijfsruimte 83,6 83,6 aanduiding uitgang - vioer R = 3,5 mK/W pepaarsen gers : ey TERSCHELLING
P EMIEERNHEJ RV : - P SISt ’ ’ - dak Re = 3,5 mK/W * Er bevinden zich geen brandgevaarlijke stoffen in het bouwwerk (BB 2012 art. - SECTIE E
5 Opslag _ Opslagruimte 72,8 - > < rimte voorzien van noodverfchting - gevel Re = 3,5 kW 7.2en 7.3),zoals aangegeven in BB 2012 tabel 7.6 -NR. 1482
\ g Izersonee:skantlne \S/erl‘:)tlljfsrwmtet 122 19,0 i - glas HR++ U = 2,2 Wim2K * Opstelling zitplaatsen en verdere inrichting conform BB 2012 art. 7.13
ersoneels wc anitaire ruimte ’ " — ..
o : handbrandblusser (hsa of co2) volgens nen 2559 * Integrale toegankelijkheid van het bouwwerk conform BB art. 4.24, 4.25 en Brandweer Fryslan adviseert, i.v.m. te grote afstand bluswatervoorziening,
\ g g Ee{stgneels douche 3anl|(ta|re ru_lmtte 18? 4.269 e conform BB 2012 art. 6.30, om de mogelijkheden van een sprinklerinstallatie
g
‘ N 10 HZr e nvwvzc Sz:li ; (iarr:rrLLl:ir:]n t?a 10’9 @\/\/\ brandslanghaspel (30 m’) * Wateropname scheidingsconstructie van de toiletruimten conform BB art. 3.23 te onderzoeken.
11 Dames W Sanitaire ruimte 1 1’3 * Verbrandingstoestellen dienen te voldoen aan NEN 2725
| 12 Invalide wc Sanitaire ruimte 4’0 %n vluchtdeur van binnenuit zonder sleutel * Rookgasafvoer conform BB art. 2.59
‘ ’ te openen middels paniekespagnolet * Gasinstallaties aanbrengen volgens NEN 1078
— * Elektra-installaties aanbrengen volgens NEN 1010 = ' B = 7\
| i vrij te houden gangpad t.b.v. ontvluchting restaurant :Afmeting vrije doorgang is min. 850x2300 mm (BB art. 4.22) MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN!
\ 0000 > Trappen corllfgrm BB art.2.32 enart2.33
- o8 COMBIBOUY TERSCHELLING s,
1 = ooao GEBRUIKSOPPERVLAK & VERBLIJFSGEBIED e . Hout-, staal-, beton- en funderingsconstructie volgens opgave constructeur V.-
T i — verlichtingsinstallatie conform BB art. 6.3 oo o ) v , ' ' \
| i\ 6o VG * Alle oegepaste constructieonderdelen welke Daglicht-, ventilatie- en EPC-berekening volgens opgave "Bouwkundig o . o
S0 Ve de binnenlucht. dienen {s vold adviesbureau Jaap Bakker voP Baaiduinen 45a / 8884 HH Terschelling-Baaiduinen / Telefoon 0562 - 44 91 88 / fax 0562 - 44 91 41
Totaal 468 m2 Totaal 338 m2 grenzen aan de binneniucht, dienen te voldoen aan ) . , ) . .
brandklasse D en rookklasse s2, volgens de NEN-EN - Minimale strandniveau is NAP +2,65 meter website: www.comblbouw-terschell|ng.nI | e-mail; Iaura@comblbouw-terschelllng.nI
— —f 55 % van 468 m2 =257 m2 < 338 m2 13501-1 (art. 2.67 BB 2012)
sy ! ) ) G 5 ) ) 5 o s D oo e " Aeau dunvost s NAPs 335 m WERK:  GEWIJZIGD NIEUWBOUWPLAN Get.:dd. 12/12/2012 LW | Gew. : dd. 0810312016 LW
M 2100 5000 4000 4000 N 4000 oY 4000 4000 4000 4000 4000 te voldoen aan brandklasse Dfl en aan rookklasse Strandpaviljoen dient daar 5 meter uit te ST R AN D P AVl |_ J O E N WE ST AAN ZE E
511, volgens de NEN-EN 135011 (s, 269 BB 2012) bijven Gew. : dd. 27/02/2013 LW [ Gew. : dd. 04/07/2016 LW
* Over de gehele vioeropperviakte van het restaurant
dient 1 lux aan verlichtingssterkte te worden gehaald. ONDERWERP : OMGEVINGSVERGUNNING GEWIJZIGD

Gew. : dd. 25/09/2013 LW [ Gew. : dd. 25/07/2016 LW

OPDRACHTGEVER:: DHR.D. . dd. Gew. : dd. 1300202017 LW
PLATTEGROND DHR. D. WIEGMAN Gew. : dd. 10/03/2014 LW
BOOMSTRAAT 1 Gew. : dd. 22/07/2014 LW | gepaat 1-100
8881 BS WEST TERSCHELLING b
\ Gew. : dd. 280112015 LW | Formaat. A1




