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berekening verblijfsgebied en gebruiksoppervlakte
Beg. Grond en Verdieping

0.01 hal
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0.03 toilet
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0.05 badkamer
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Woning Beg. Grond  VBG/GBO = 106,12/148,31= 71,55% akk

Woning  Verdieping  VBG/GBO = 40,56/62,72= 64,67% akk

Woning totaal  VBG/GBO = 146,68/211,03= 69,51% akk

doorgangsbreedte trap = 0,87 m1 
uitgangspunt: 90 personen/m1 geeft maximaal toelaatbaar 50% : maximaal 39 personen

Maximaal te verwachten aantal: 4 personen tegelijkertijd op trap bij vluchtweg

Daglichttoetreding volgens bijgevoegde berekening
Ventilatiecapaciteit volgens nadere  berekening.

x personen geeft aan:  maximaal in deze ruimte aanwezige personen

N.B: e.e.a. betekent dat deze niet altijd aanwezig zullen zijn (max )

De ruimten, waar geen personenaantal bij wordt vermeld, worden slechts beperkt gebruikt
bv toiletten /doucheruimten/hal/gangen enz.

in de woning verblijven standaard maximaal 4 personen
maximaal 12 personen tegelijkertijd incl gasten e.d.

verdiepingshoogte 3100 mm: 
dit betekent 17 treden x 183 mm hoogte per trede Incl afwerking vloer

rechte traptrede = 230 mm breed 
leuninghoogte: vlgs BB 1.05 m boven vloerpeil verdieping

1 persoon
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Rookmelder, Type EI, uitvoeren met slimme koppeling: vanuit centrale hal naar alle woningen.
Rookmelders in slaapkamers plaatsen geeft meer zekerheid om op tijd  te kunen vluchten.RM
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