






















































Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Gevel Groep

001 De Bese 11 Dalfsen     210084,34     505089,21      1,00      5,00 -- Ja --
002 Hessenweg 3 Dalfsen     210172,96     504618,16      1,00      5,00 -- Ja --
003 Hessenweg 1 Dalfsen     209455,33     504325,10      1,50      5,00 -- Ja --
004 Hessenweg 2 Dalfsen     209594,78     504171,41      2,13      5,00 -- Ja --
005 Hessenweg 4 Dalfsen     209761,52     504124,11      2,00      5,00 -- Ja --

006 Hessenweg 6 Dalfsen     210010,87     504031,81      2,00      5,00 -- Ja --
007 Hessenweg 8 Dalfsen     210059,63     504074,95      1,74      5,00 -- Ja --
010 Nieuwleusenerdijk 27 Zwolle     209321,67     506316,08      0,50      5,00 -- Ja --
011 De Bese 8 Dalfsen     209715,74     506126,72      0,52      5,00 -- Ja --
012 De Bese 17 Dalfsen     209769,36     505814,93      0,50      5,00 -- Ja --

013 De Bese 6 Dalfsen     209873,18     505780,75      0,70      5,00 -- Ja --
022 VP Hessenweg 23 Zwolle     208540,52     504363,94      1,39      5,00 -- Ja --
023 VP Hessenweg 25 Zwolle     208684,59     504358,51      1,50      5,00 -- Ja --
024 VP Hessenweg 27A Zwolle     208866,31     504459,16      1,06      5,00 -- Ja --
025 VP Hessenweg 29B Zwolle     209173,03     504377,83      1,50      5,00 -- Ja --

065 VP De Hooislagen 5 Dalfsen (VP65)     209879,73     505278,29      0,71      5,00 -- Ja --
071 VP Hessenweg 21 Zwolle     208388,95     504383,10      1,50      5,00 -- Ja --
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Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Omtrek Oppervlak Bf Groep

Filterbank Rechthoek     209345,73     505328,77           103,93           577,91 0,20 --
Filterbank Rechthoek     209334,45     505351,33           106,99           608,46 0,20 --
ZL110 Polygoon     209178,41     504995,36           800,97         29515,26 0,20 --
ZL380 Polygoon     209445,34     505132,43          1056,48         57962,30 0,20 --
ZLB1 Rechthoek     209349,68     505429,74           467,20         11462,05 0,20 --

ZLB110 Polygoon     209470,96     505570,21           799,66         28993,84 0,20 --
001 verhard terrein Polygoon     209220,62     505069,31           792,36          1686,10 0,00 --
002 verhard terrein Polygoon     209263,37     505046,51           260,25           846,29 0,00 --
003 verhard terrein Polygoon     209305,74     505161,15           335,84          2311,81 0,00 --
004 verhard terrein Polygoon     209305,83     505161,30           376,41          1437,39 0,00 --

005 verhard terrein Polygoon     209322,07     505057,61           457,28          1106,62 0,00 --
008 spoor Polygoon     208894,24     504626,23          4173,59         21766,11 0,00 --
009 wegen Polygoon     208895,40     504625,42          3707,58         33261,97 0,00 --
010 wegen Polygoon     208910,65     504642,29          2609,07          5199,95 0,00 --
011 wegen Polygoon     209514,97     504474,79          4558,69         17669,19 0,00 --

012 wegen Polygoon     210332,89     504850,15          1600,12          7454,52 0,00 --
013 wegen Polygoon     210045,01     505394,01          2584,05         12614,62 0,00 --
014 wegen Polygoon     209834,76     504349,97           737,62          2192,40 0,00 --
015 wegen Polygoon     209224,36     504298,63            34,74            61,62 0,00 --
016 wegen Polygoon     209063,09     504480,00           562,95          2372,72 0,00 --
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Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 63 Vorm Vormpunten Omtrek Oppervlak Groep

001 gebouw     209329,95     505180,78     3,50      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            84,50           411,32 --
002 regelkamer T202     209323,62     505130,74     3,50      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            20,56            26,30 --
003 regelkamer T201     209317,93     505116,85     3,50      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            20,56            26,30 --
004 regelkamer T203     209349,42     505055,88     3,50      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            20,56            26,30 --
005 regelkamer     209354,85     505069,60     3,50      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            20,56            26,30 --

006 regelkamer     209371,75     505111,52     3,50      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            20,56            26,30 --
007 regelkamer     209393,83     505167,21     3,50      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            20,56            26,30 --
008 regelkamer     209405,17     505194,93     3,50      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            20,56            26,30 --
009 regelkamer     209350,12     505201,08     3,50      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            20,56            26,30 --
010 regelkamer     209355,68     505214,87     3,50      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            20,56            26,30 --

011 keet     209329,67     505201,95     2,50      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            49,25           118,42 --
012 T201 & T202     209310,92     505133,37     5,00      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            78,77           279,48 --
013 gebouw Enexis     209251,99     505190,19     3,50      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            62,97           171,83 --
014 gebouw Enexis     209240,56     505160,77     3,50      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            54,71           126,95 --
015 gebouw     209436,04     505024,83     4,00      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           8           103,28           629,31 --

016 gebouw     209444,77     505046,49     4,50      0,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            66,27           193,67 --
017 gebouw     209430,54     505011,15     6,50      4,50 0 dB 0,80 Polygoon           4            51,26           160,52 --
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Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 H-1 M-1 X-n Y-n H-n M-n Vormpunten Lengte Lengte3D

001 Scherfmuur Polylijn     209361,39     505043,65     6,00      0,50     209370,19     505040,23     6,00      0,06           2             9,44             9,45
002 Scherfmuur Polylijn     209368,84     505060,82     6,00      0,50     209377,64     505057,40     6,00      0,09           2             9,44             9,45
003 Scherfmuur Polylijn     209375,79     505077,86     6,00      0,50     209384,59     505074,44     6,00      0,11           2             9,44             9,45
004 Scherfmuur Polylijn     209362,15     505085,66     6,30      0,50     209366,69     505095,36     6,30      0,50           4            30,95            30,95
005 Scherfmuur Polylijn     209366,47     505095,47     6,30      0,50     209371,01     505105,17     6,30      0,50           4            30,95            30,95

009 Scherm 110/20 Polylijn     209434,62     505380,40     6,50      0,50     209440,02     505369,15     6,50      0,50           4            39,96            39,96
009 Scherm 110/20 Polylijn     209419,82     505409,89     6,50      0,50     209425,21     505398,64     6,50      0,50           4            39,96            39,96
009 Scherm 110/20 Polylijn     209452,69     505340,25     6,50      0,50     209458,09     505329,00     6,50      0,50           4            39,96            39,96
009 Scherm 110/20 Polylijn     209443,50     505360,16     6,50      0,50     209448,90     505348,90     6,50      0,50           4            39,96            39,96
009 Scherfmuur Polylijn     209478,78     505103,50     8,50      0,50     209462,61     505110,09     8,50      0,50           2            17,47            17,47

009 Scherm 110/20 Polylijn     209410,88     505429,70     6,50      0,50     209416,27     505418,44     6,50      0,50           4            39,96            39,96
010 Scherm 110/20 Polylijn     209410,39     505405,37     6,50      0,50     209415,79     505394,12     6,50      0,50           2            12,48            12,48
010 Scherm 110/20 Polylijn     209434,08     505355,63     6,50      0,50     209439,47     505344,38     6,50      0,50           2            12,48            12,48
010 Scherm 110/20 Polylijn     209443,27     505335,73     6,50      0,50     209448,66     505324,47     6,50      0,50           2            12,48            12,48
010 Scherm 110/20 Polylijn     209401,45     505425,18     6,50      0,50     209406,85     505413,92     6,50      0,50           2            12,48            12,48

010 Scherm 110/20 Polylijn     209425,20     505375,88     6,50      0,50     209430,59     505364,62     6,50      0,50           2            12,48            12,48
010 Scherfmuur Polylijn     209455,32     505091,91     8,50      0,50     209471,45     505085,21     8,50      0,50           2            17,46            17,46
011 Scherfmuur Polylijn     209463,79     505065,94     8,50      0,50     209447,57     505072,78     8,50      0,50           2            17,60            17,60
012 Scherfmuur Polylijn     209440,28     505054,60     8,50      0,50     209456,67     505047,77     8,50      0,50           2            17,75            17,75
013 Scherfmuur Polylijn     209374,23     504843,48     8,50      0,50     209358,32     504849,79     8,50      0,50           2            17,12            17,12

014 Scherfmuur Polylijn     209431,65     505091,28     6,30      0,50     209440,58     505087,64     6,30      0,50           4            27,60            27,60
014 Scherfmuur Polylijn     209351,03     504831,61     8,50      0,50     209367,22     504824,98     8,50      0,50           2            17,50            17,50
015 Scherfmuur Polylijn     209359,34     504806,04     8,50      0,50     209343,14     504812,48     8,50      0,50           2            17,44            17,44
016 Scherfmuur Polylijn     209416,79     505053,97     6,30      0,50     209425,72     505050,33     6,30      0,50           4            27,60            27,60
016 Scherfmuur Polylijn     209335,85     504794,30     8,50      0,50     209351,90     504787,75     8,50      0,50           2            17,33            17,33

018 Scherfmuur Polylijn     209327,31     504830,70     6,30      0,50     209336,24     504827,06     6,30      0,50           4            27,60            27,60
020 Scherfmuur Polylijn     209312,27     504793,51     6,30      0,50     209321,20     504789,88     6,30      0,50           4            27,60            27,60
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Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Cp Refl.L 63 Refl.R 63 Groep

001 0 dB 0,80 0,80 HSW220
002 0 dB 0,80 0,80 HSW220
003 0 dB 0,80 0,80 HSW220
004 0 dB 0,80 0,80 HSW220
005 0 dB 0,80 0,80 HSW220

009 0 dB 0,80 0,80 ZLB1
009 0 dB 0,80 0,80 ZLB1
009 0 dB 0,80 0,80 ZLB1
009 0 dB 0,80 0,80 ZLB1
009 0 dB 0,80 0,80 ZL380

009 0 dB 0,80 0,80 ZLB1
010 0 dB 0,80 0,80 ZLB1
010 0 dB 0,80 0,80 ZLB1
010 0 dB 0,80 0,80 ZLB1
010 0 dB 0,80 0,80 ZLB1

010 0 dB 0,80 0,80 ZLB1
010 0 dB 0,80 0,80 ZL380
011 0 dB 0,80 0,80 ZL380
012 0 dB 0,80 0,80 ZL380
013 0 dB 0,80 0,80 ZL380

014 0 dB 0,80 0,80 ZL380
014 0 dB 0,80 0,80 ZL380
015 0 dB 0,80 0,80 ZL380
016 0 dB 0,80 0,80 ZL380
016 0 dB 0,80 0,80 ZL380

018 0 dB 0,80 0,80 ZL380
020 0 dB 0,80 0,80 ZL380
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Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Type Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping GeenProces Cb(D) Cb(A)

M001 VS ZLH110     209269,07     505166,46      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M002 VS ZLH110     209264,94     505156,03      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M003 VS ZLH110     209261,21     505147,02      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M004 VS ZLH110     209257,09     505136,59      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M005 VS ZLH110     209285,49     505102,71      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

M006 VS ZLH110     209281,36     505092,28      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M007 VS HSW220     209368,31     505071,65      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M008 VS HSW220     209362,35     505054,18      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M009 VS HSW220     209353,32     505205,03      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M010 VS HSW220     209348,09     505190,72      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

M011 VS HSW220     209409,45     505198,87      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M012 VS HSW220     209393,00     505158,58      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M013 VS HSW220     209375,29     505097,79      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M014 VS HSW220     209371,09     505088,04      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M015 VS HSW220     209321,18     505120,75      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

M016 VS HSW220     209315,95     505106,45      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M017 VS ZL380     209435,14     505067,75      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M018 VS ZL380     209337,69     504846,14      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M019 VS ZL380     209323,36     504809,74      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M020 VS ZL380     209480,57     505090,08      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

M021 VS ZL380     209466,24     505053,69      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M022 VS ZL380     209368,79     504832,07      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M023 VS ZL380     209354,46     504795,67      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M024 VS ZL380     209544,20     505070,60      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M025 VS ZL380     209529,87     505034,20      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

M026 VS ZL380     209432,42     504812,58      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M027 VS ZL380     209418,09     504776,18      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M028 VS ZL380     209449,46     505104,15      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M029 VS ZLB110     209105,17     504731,03      0,61     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M029 VS ZLB110     209522,88     505307,62      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

M030 VS ZLB110     209512,70     505327,34      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M030 VS ZLB110     209113,02     504751,80      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M031 VS ZLB110     209125,81     504780,86      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M031 VS ZLB110     209499,66     505356,29      0,35     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M032 VS ZLB110     209134,20     504803,40      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

M032 VS ZLB110     209488,53     505377,61      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M033 VS ZLB110     209140,22     504823,81      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M033 VS ZLB110     209477,39     505395,74      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M034 VS ZLB110     209463,07     505424,06      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M034 VS ZLB110     209151,68     504853,39      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

M035 VS ZLB110     209454,48     505443,78      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M035 VS ZLB110     209160,59     504872,98      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M036 VS ZLB110     209443,99     505464,46      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M036 VS ZLB110     209168,94     504894,62      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
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Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Cb(N) Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

M001   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLH110
M002   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLH110
M003   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLH110
M004   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLH110
M005   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLH110

M006   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLH110
M007   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 HSW220
M008   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 HSW220
M009   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 HSW220
M010   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 HSW220

M011   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 HSW220
M012   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 HSW220
M013   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 HSW220
M014   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 HSW220
M015   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 HSW220

M016   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 HSW220
M017   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL380
M018   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL380
M019   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL380
M020   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL380

M021   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL380
M022   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL380
M023   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL380
M024   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL380
M025   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL380

M026   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL380
M027   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL380
M028   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL380
M029   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110
M029   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110

M030   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110
M030   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110
M031   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110
M031   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110
M032   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110

M032   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110
M033   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110
M033   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110
M034   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110
M034   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110

M035   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110
M035   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110
M036   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110
M036   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110
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Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Type Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping GeenProces Cb(D) Cb(A)

M037 VS ZLB110     209181,39     504925,95      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M037 VS ZLB110     209429,03     505494,68      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M038 VS ZLB110     209144,70     504728,77      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M038 VS ZLB110     209551,02     505335,48      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M039 VS ZLB110     209152,55     504749,53      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

M039 VS ZLB110     209540,84     505355,20      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M040 VS ZLB110     209165,33     504778,60      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M040 VS ZLB110     209527,79     505384,15      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M041 VS ZLB110     209173,72     504801,14      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M041 VS ZLB110     209516,66     505405,47      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

M042 VS ZLB110     209191,21     504851,13      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M042 VS ZLB110     209491,21     505451,92      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M043 VS ZLB110     209200,12     504870,71      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M043 VS ZLB110     209482,62     505471,64      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M044 VS ZLB110     209472,12     505492,32      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

M044 VS ZLB110     209208,47     504892,35      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M045 VS ZLB110     209457,17     505522,54      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
M045 VS ZLB110     209220,92     504923,69      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
001 T201 bovenvlak     209306,84     505110,44      5,50     0,05 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
002 T201 voorvlak (oost)     209311,28     505108,57      0,50     3,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00 Ja Nee Nee   0,00   0,00

003 T201 voorvlak (west)     209302,61     505112,23      0,50     3,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00 Ja Nee Nee   0,00   0,00
004 T202 bovenvlak ONAN     209312,53     505124,36      5,50     0,05 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00 Nee Nee Nee -- --
005 T202 voorvlak (oost) ONAN     209316,73     505122,62      0,50     3,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00 Ja Nee Nee -- --
006 T202 voorvlak (west) ONAN     209307,94     505125,86      0,50     3,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00 Ja Nee Nee -- --
011 T201 koelinstallatie (ONAF)     209300,89     505100,06      0,50     5,30 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

012 T202 bovenvlak ONAF     209312,53     505124,36      5,50     0,05 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
013 T202 voorvlak (oost) ONAF     209316,73     505122,62      0,50     3,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00 Ja Nee Nee   0,00   0,00
014 T202 voorvlak (west) ONAF     209307,94     505125,86      0,50     3,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00 Ja Nee Nee   0,00   0,00
016 T111 ONAN     209248,62     505150,90      0,50     3,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee -- --
017 T111 ONAF     209248,62     505150,90      0,50     3,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

018 T112 ONAN     209245,53     505142,23      0,50     3,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee -- --
019 T112 ONAF     209245,53     505142,23      0,50     3,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
020 T213 ONAN     209375,83     505067,64      0,50     3,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
021 T214 ONAN     209368,71     505050,13      0,50     3,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
022 Spoel 75 MVAr     209363,38     505101,26      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

023 Spoel 75 MVAr     209359,57     505091,92      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
024 TR1 380/110 belast     209464,70     505102,43      0,50     3,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
025 TR1 380/110 belast     209463,73     505099,95      0,50     3,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
026 TR1 380/110 belast     209462,68     505097,29      0,50     3,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
027 TR2 380/110 belast     209449,67     505065,13      0,50     3,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

028 TR2 380/110 belast     209448,69     505062,65      0,50     3,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
029 TR2 380/110 belast     209447,65     505059,99      0,50     3,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
030 TR3 380/110 belast     209359,82     504841,74      0,50     3,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
031 TR3 380/110 belast     209358,85     504839,26      0,50     3,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
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Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Cb(N) Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

M037   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110
M037   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110
M038   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110
M038   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110
M039   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110

M039   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110
M040   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110
M040   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110
M041   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110
M041   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110

M042   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110
M042   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110
M043   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110
M043   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110
M044   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110

M044   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110
M045   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZLB110
M045   0,00   80,00   93,00  104,00  113,00  117,00  117,00  116,00  106,00  122,22 ZL110
001   0,00   60,50   87,50   93,00   90,80   74,60   73,30   67,00   52,30   95,82 HSW220
002   0,00   59,70   87,20   91,00   90,40   71,60   66,50   61,60   48,40   94,63 HSW220

003   0,00   62,60   90,30   92,30   96,10   73,00   70,20   63,90   51,10   98,37 HSW220
004   0,00   57,10   81,90   92,50   90,00   78,70   80,20   72,70   60,00   94,96 HSW220
005   0,00   57,40   79,40   90,40   87,70   70,40   65,60   59,00   49,70   92,52 HSW220
006   0,00   54,40   79,70   87,80   87,80   70,60   68,00   61,20   48,30   91,20 HSW220
011 --   71,70   84,60   87,60   93,70   94,20   89,50   81,30   70,80   98,38 HSW220

012 --   58,70   84,00   92,00   91,90   90,00   85,00   77,10   66,20   96,77 HSW220
013 --   58,10   79,90   90,80   88,60   86,60   81,30   73,30   61,90   94,22 HSW220
014 --   57,70   81,00   88,40   90,50   89,60   83,90   76,10   65,30   94,97 HSW220
016   0,00   60,77   76,97   73,87   67,57   53,17   45,77   40,77   35,77   79,10 ZLH110
017 --   63,81   80,01   77,11   71,91   66,51   64,21   60,21   51,31   82,50 ZLH110

018   0,00   60,77   76,97   73,87   67,57   53,17   45,77   40,77   35,77   79,10 ZLH110
019 --   63,81   80,01   77,11   71,91   66,51   64,21   60,21   51,31   82,50 ZLH110
020   0,00   77,90   93,90   90,90   84,90   69,90   62,90   57,90   52,90   96,09 HSW220
021   0,00   77,90   93,90   90,90   84,90   69,90   62,90   57,90   52,90   96,09 HSW220
022   0,00   72,00   95,00   84,00   84,00   81,00   80,00   77,00   72,00   95,99 HSW220

023   0,00   72,00   95,00   84,00   84,00   81,00   80,00   77,00   72,00   95,99 HSW220
024   0,00   59,20   87,20   89,20   86,20   72,20   66,20   60,20   52,20   92,54 ZL380
025   0,00   59,20   87,20   89,20   86,20   72,20   66,20   60,20   52,20   92,54 ZL380
026   0,00   59,20   87,20   89,20   86,20   72,20   66,20   60,20   52,20   92,54 ZL380
027   0,00   59,20   87,20   89,20   86,20   72,20   66,20   60,20   52,20   92,54 ZL380

028   0,00   59,20   87,20   89,20   86,20   72,20   66,20   60,20   52,20   92,54 ZL380
029   0,00   59,20   87,20   89,20   86,20   72,20   66,20   60,20   52,20   92,54 ZL380
030   0,00   59,20   87,20   89,20   86,20   72,20   66,20   60,20   52,20   92,54 ZL380
031   0,00   59,20   87,20   89,20   86,20   72,20   66,20   60,20   52,20   92,54 ZL380
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Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Type Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping GeenProces Cb(D) Cb(A)

032 TR3 380/110 belast     209357,81     504836,60      0,50     3,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
033 TR4 380/110 belast     209344,74     504804,04      0,50     3,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
034 TR4 380/110 belast     209343,76     504801,56      0,50     3,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
035 TR4 380/110 belast     209342,72     504798,90      0,50     3,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
036 Spoel 75 MVAr     209434,76     505085,36      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

037 Spoel 75 MVAr     209419,88     505047,94      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
038 Spoel 75 MVAr     209330,37     504824,87      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
039 Spoel 75 MVAr     209315,27     504787,67      0,50     2,50 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
040 TR1 110/20 ONAF     209410,11     505423,94      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
041 TR1 110/20 ONAF     209411,24     505421,57      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

042 TR1 110/20 ONAN     209410,11     505423,94      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee -- --
043 TR1 110/20 ONAN     209411,24     505421,57      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee -- --
044 TR2 110/20 ONAF     209419,04     505404,14      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
045 TR2 110/20 ONAF     209420,18     505401,77      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
046 TR2 110/20 ONAN     209419,04     505404,14      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee -- --

047 TR2 110/20 ONAN     209420,18     505401,77      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee -- --
048 TR3 110/20 ONAF     209433,85     505374,64      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
049 TR3 110/20 ONAF     209434,99     505372,27      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
050 TR3 110/20 ONAN     209433,85     505374,64      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee -- --
051 TR3 110/20 ONAN     209434,99     505372,27      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee -- --

052 TR4 110/20 ONAF     209442,73     505354,40      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
053 TR4 110/20 ONAF     209443,87     505352,03      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
054 TR4 110/20 ONAN     209442,73     505354,40      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee -- --
055 TR4 110/20 ONAN     209443,87     505352,03      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee -- --
056 TR5 110/20 ONAF     209451,92     505334,49      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

057 TR5 110/20 ONAF     209453,06     505332,12      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
058 TR5 110/20 ONAN     209451,92     505334,49      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee -- --
059 TR5 110/20 ONAN     209453,06     505332,12      0,50     4,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee -- --
060 Spoel     209364,90     505358,17      0,50     5,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
062 Spoel     209374,21     505334,25      0,50     5,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00

063 Filter     209349,51     505350,25      0,50     5,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
064 Filter     209358,81     505326,33      0,50     5,00 Normale puntbron   0,00 360,00 Nee Nee Nee   0,00   0,00
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Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Cb(N) Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

032   0,00   59,20   87,20   89,20   86,20   72,20   66,20   60,20   52,20   92,54 ZL380
033   0,00   59,20   87,20   89,20   86,20   72,20   66,20   60,20   52,20   92,54 ZL380
034   0,00   59,20   87,20   89,20   86,20   72,20   66,20   60,20   52,20   92,54 ZL380
035   0,00   59,20   87,20   89,20   86,20   72,20   66,20   60,20   52,20   92,54 ZL380
036   0,00   70,00   93,00   82,00   82,00   79,00   79,00   75,00   70,00   94,02 ZL380

037   0,00   70,00   93,00   82,00   82,00   79,00   79,00   75,00   70,00   94,02 ZL380
038   0,00   70,00   93,00   82,00   82,00   79,00   79,00   75,00   70,00   94,02 ZL380
039   0,00   70,00   93,00   82,00   82,00   79,00   79,00   75,00   70,00   94,02 ZL380
040 --   64,00   80,00   78,00   74,00   67,00   65,00   60,00   51,00   83,01 ZLB1
041 --   64,00   80,00   78,00   74,00   67,00   65,00   60,00   51,00   83,01 ZLB1

042   0,00   59,00   75,00   72,00   66,00   51,00   45,00   40,00   35,00   77,19 ZLB1
043   0,00   59,00   75,00   72,00   66,00   51,00   45,00   40,00   35,00   77,19 ZLB1
044 --   64,00   80,00   78,00   74,00   67,00   65,00   60,00   51,00   83,01 ZLB1
045 --   64,00   80,00   78,00   74,00   67,00   65,00   60,00   51,00   83,01 ZLB1
046   0,00   59,00   75,00   72,00   66,00   51,00   45,00   40,00   35,00   77,19 ZLB1

047   0,00   59,00   75,00   72,00   66,00   51,00   45,00   40,00   35,00   77,19 ZLB1
048 --   64,00   80,00   78,00   74,00   67,00   65,00   60,00   51,00   83,01 ZLB1
049 --   64,00   80,00   78,00   74,00   67,00   65,00   60,00   51,00   83,01 ZLB1
050   0,00   59,00   75,00   72,00   66,00   51,00   45,00   40,00   35,00   77,19 ZLB1
051   0,00   59,00   75,00   72,00   66,00   51,00   45,00   40,00   35,00   77,19 ZLB1

052 --   64,00   80,00   78,00   74,00   67,00   65,00   60,00   51,00   83,01 ZLB1
053 --   64,00   80,00   78,00   74,00   67,00   65,00   60,00   51,00   83,01 ZLB1
054   0,00   59,00   75,00   72,00   66,00   51,00   45,00   40,00   35,00   77,19 ZLB1
055   0,00   59,00   75,00   72,00   66,00   51,00   45,00   40,00   35,00   77,19 ZLB1
056 --   64,00   80,00   78,00   74,00   67,00   65,00   60,00   51,00   83,01 ZLB1

057 --   64,00   80,00   78,00   74,00   67,00   65,00   60,00   51,00   83,01 ZLB1
058   0,00   59,00   75,00   72,00   66,00   51,00   45,00   40,00   35,00   77,19 ZLB1
059   0,00   59,00   75,00   72,00   66,00   51,00   45,00   40,00   35,00   77,19 ZLB1
060   0,00   60,00   83,00   86,00   79,00   70,00   63,00   55,00   45,00   88,39 Filterbanken
062   0,00   60,00   83,00   86,00   79,00   70,00   63,00   55,00   45,00   88,39 Filterbanken

063   0,00   57,00   80,00   83,00   76,00   67,00   60,00   52,00   41,00   85,39 Filterbanken
064   0,00   57,00   80,00   83,00   76,00   67,00   60,00   52,00   41,00   85,39 Filterbanken
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

001_A De Bese 11 Dalfsen 210084,34 505089,21 5,00 34,9 34,9 34,2 44,2 39,8
002_A Hessenweg 3 Dalfsen 210172,96 504618,16 5,00 32,3 32,3 31,6 41,6 37,2
003_A Hessenweg 1 Dalfsen 209455,33 504325,10 5,00 35,3 35,3 34,8 44,8 39,9
004_A Hessenweg 2 Dalfsen 209594,78 504171,41 5,00 33,7 33,7 33,2 43,2 38,5
005_A Hessenweg 4 Dalfsen 209761,52 504124,11 5,00 32,5 32,5 32,0 42,0 37,4

006_A Hessenweg 6 Dalfsen 210010,87 504031,81 5,00 29,9 29,9 29,3 39,3 34,8
007_A Hessenweg 8 Dalfsen 210059,63 504074,95 5,00 29,8 29,8 29,3 39,3 34,8
010_A Nieuwleusenerdijk 27 Zwolle 209321,67 506316,08 5,00 29,7 29,7 28,9 38,9 34,8
011_A De Bese 8 Dalfsen 209715,74 506126,72 5,00 30,9 30,9 30,0 40,0 36,1
012_A De Bese 17 Dalfsen 209769,36 505814,93 5,00 32,9 32,9 31,8 41,8 38,1

013_A De Bese 6 Dalfsen 209873,18 505780,75 5,00 32,6 32,6 31,4 41,4 37,7
022_A VP Hessenweg 23 Zwolle 208540,52 504363,94 5,00 30,5 30,5 29,6 39,6 35,5
023_A VP Hessenweg 25 Zwolle 208684,59 504358,51 5,00 31,7 31,7 30,7 40,7 36,7
024_A VP Hessenweg 27A Zwolle 208866,31 504459,16 5,00 34,4 34,4 33,5 43,5 39,3
025_A VP Hessenweg 29B Zwolle 209173,03 504377,83 5,00 33,3 33,3 32,3 42,3 38,2

065_A VP De Hooislagen 5 Dalfsen (VP65) 209879,73 505278,29 5,00 37,3 37,3 36,5 46,5 41,9
071_A VP Hessenweg 21 Zwolle 208388,95 504383,10 5,00 29,3 29,3 28,4 38,4 34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-10-2023 08:50:33Geomilieu V2022.2 Licentiehouder: Peutz bv



Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - De Bese 11 Dalfsen
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

001_A De Bese 11 Dalfsen 210084,34 505089,21 5,00 34,9 34,9 34,2 44,2 39,8
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 22,9 22,9 22,9 32,9 27,2
022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 22,3 22,3 22,3 32,3 26,8
020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 22,2 22,2 22,2 32,2 26,6
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 22,1 32,1 26,4
027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 21,7 21,7 21,7 31,7 26,0

032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 21,3 21,3 21,3 31,3 25,8
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 21,0 21,0 21,0 31,0 25,4
021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 20,7 20,7 20,7 30,7 25,1
002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 20,7 20,7 20,7 30,7 25,2
028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 20,6 20,6 20,6 30,6 24,9

029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 20,6 20,6 20,6 30,6 24,9
005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 20,4 30,4 24,8
026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 20,2 20,2 20,2 30,2 24,5
025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 20,1 20,1 20,1 30,1 24,4
024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 20,0 20,0 20,0 30,0 24,3

034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 19,7 19,7 19,7 29,7 24,1
023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 19,5 19,5 19,5 29,5 24,0
031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 19,3 19,3 19,3 29,3 23,7
033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 19,2 19,2 19,2 29,2 23,7
011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 24,1 24,1 -- 29,1 28,4

012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 23,7 23,7 -- 28,7 28,1
039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 18,4 18,4 18,4 28,4 23,0
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 17,2 17,2 17,2 27,2 21,7
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 17,2 17,2 17,2 27,2 21,7
013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 22,2 22,2 -- 27,2 26,6

060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 14,6 14,6 14,6 24,6 19,0
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 14,5 14,5 14,5 24,5 18,9
063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 11,3 11,3 11,3 21,3 15,7
064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 11,1 11,1 11,1 21,1 15,4
030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 10,6 10,6 10,6 20,6 15,1

003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 10,5 10,5 10,5 20,5 14,9
038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 10,0 10,0 10,0 20,0 14,6
056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 11,0 11,0 -- 16,0 15,4
016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- 5,4 15,4 9,9
057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 10,3 10,3 -- 15,3 14,6

058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- 5,2 15,2 9,5
053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 10,2 10,2 -- 15,2 14,5
052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 10,2 10,2 -- 15,2 14,5
018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- 5,0 15,0 9,6
049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 10,0 10,0 -- 15,0 14,4

048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 10,0 10,0 -- 15,0 14,3
045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 9,7 9,7 -- 14,7 14,1
044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 9,6 9,6 -- 14,6 14,0
041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 9,5 9,5 -- 14,5 13,9
040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 9,4 9,4 -- 14,4 13,8

059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- 4,4 14,4 8,7
055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- 4,3 14,3 8,6
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- 4,2 14,2 8,6
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- 4,1 14,1 8,5
050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- 4,1 14,1 8,4

017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 8,9 8,9 -- 13,9 13,4
047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- 3,8 13,8 8,2
046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- 3,8 13,8 8,1
006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- 3,7 13,7 8,2
043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- 3,6 13,6 8,0

042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- 3,5 13,5 7,9
019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 8,5 8,5 -- 13,5 13,0
014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 6,1 6,1 -- 11,1 10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Hessenweg 3 Dalfsen
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

002_A Hessenweg 3 Dalfsen 210172,96 504618,16 5,00 32,3 32,3 31,6 41,6 37,2
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 20,5 20,5 20,5 30,5 25,0
002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 20,1 20,1 20,1 30,1 24,7
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 19,7 29,7 24,2
023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 19,4 19,4 19,4 29,4 24,0
022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 19,3 19,3 19,3 29,3 23,9

020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 18,2 18,2 18,2 28,2 22,8
032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 17,9 17,9 17,9 27,9 22,4
031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 17,9 17,9 17,9 27,9 22,4
030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 17,9 17,9 17,9 27,9 22,4
034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 17,8 17,8 17,8 27,8 22,3

033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 17,8 17,8 17,8 27,8 22,3
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 17,8 17,8 17,8 27,8 22,3
029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 17,8 17,8 17,8 27,8 22,3
028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 17,8 17,8 17,8 27,8 22,3
027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 17,8 17,8 17,8 27,8 22,3

026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 17,7 17,7 17,7 27,7 22,2
025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 17,7 17,7 17,7 27,7 22,2
024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 17,7 17,7 17,7 27,7 22,2
011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 21,6 21,6 -- 26,6 26,1
012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 21,3 21,3 -- 26,3 25,8

021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 16,2 16,2 16,2 26,2 20,7
005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 15,7 25,7 20,3
013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 16,9 16,9 -- 21,9 21,5
039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 11,4 11,4 11,4 21,4 15,9
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 11,3 11,3 11,3 21,3 15,9

038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 11,3 11,3 11,3 21,3 15,9
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 11,3 11,3 11,3 21,3 15,8
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 10,7 10,7 10,7 20,7 15,2
060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 10,6 10,6 10,6 20,6 15,1
003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 8,2 8,2 8,2 18,2 12,8

064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 7,4 7,4 7,4 17,4 11,9
063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 7,3 7,3 7,3 17,3 11,9
018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- 2,3 12,3 6,9
016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- 1,9 11,9 6,5
006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- 1,1 11,1 5,7

052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 6,1 6,1 -- 11,1 10,6
048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 6,0 6,0 -- 11,0 10,5
019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 5,8 5,8 -- 10,8 10,4
049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 5,7 5,7 -- 10,7 10,3
040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 5,6 5,6 -- 10,6 10,2

053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 5,6 5,6 -- 10,6 10,1
017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 5,4 5,4 -- 10,4 10,0
044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 5,4 5,4 -- 10,4 10,0
041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 5,4 5,4 -- 10,4 10,0
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- 0,3 10,3 4,9

045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 5,2 5,2 -- 10,2 9,8
050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- 0,2 10,2 4,8
056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 5,2 5,2 -- 10,2 9,7
057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 5,1 5,1 -- 10,1 9,6
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- -0,1 9,9 4,5

042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- -0,1 9,9 4,5
055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- -0,2 9,8 4,3
046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- -0,4 9,6 4,2
043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- -0,4 9,6 4,2
047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- -0,6 9,4 4,0

058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- -0,7 9,3 3,9
059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- -0,8 9,2 3,8
014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 3,4 3,4 -- 8,4 8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Hessenweg 1 Dalfsen
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

003_A Hessenweg 1 Dalfsen 209455,33 504325,10 5,00 35,3 35,3 34,8 44,8 39,9
002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 24,7 24,7 24,7 34,7 29,2
033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 24,4 24,4 24,4 34,4 28,5
034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 24,2 24,2 24,2 34,2 28,3
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 24,1 24,1 24,1 34,1 28,2
030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 23,0 23,0 23,0 33,0 27,2

031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 22,8 22,8 22,8 32,8 27,0
032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 22,8 22,8 22,8 32,8 27,0
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 22,6 22,6 22,6 32,6 27,0
039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 22,0 22,0 22,0 32,0 26,3
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 21,8 31,8 26,2

021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 20,9 20,9 20,9 30,9 25,4
020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 20,6 20,6 20,6 30,6 25,0
038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 19,1 19,1 19,1 29,1 23,4
011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 24,0 24,0 -- 29,0 28,4
023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 18,9 18,9 18,9 28,9 23,4

012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 23,5 23,5 -- 28,5 27,8
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 18,1 18,1 18,1 28,1 22,6
029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 17,7 17,7 17,7 27,7 22,1
022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 17,4 17,4 17,4 27,4 22,0
005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 16,5 26,5 21,0

028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 16,1 16,1 16,1 26,1 20,5
027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 15,4 15,4 15,4 25,4 19,8
026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 15,3 15,3 15,3 25,3 19,8
025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 14,8 14,8 14,8 24,8 19,3
024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 14,2 14,2 14,2 24,2 18,6

003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 13,1 13,1 13,1 23,1 17,6
013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 18,0 18,0 -- 23,0 22,5
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 11,6 11,6 11,6 21,6 16,1
060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 11,4 11,4 11,4 21,4 15,9
064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 8,6 8,6 8,6 18,6 13,1

063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 8,5 8,5 8,5 18,5 13,0
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 8,0 8,0 8,0 18,0 12,5
006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- 4,2 14,2 8,7
018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- 2,3 12,3 6,9
016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- 2,3 12,3 6,8

014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 6,5 6,5 -- 11,5 11,0
019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 5,8 5,8 -- 10,8 10,3
017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 5,8 5,8 -- 10,8 10,3
057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 2,6 2,6 -- 7,6 7,1
053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 2,5 2,5 -- 7,5 7,1

045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 2,5 2,5 -- 7,5 7,1
052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 2,4 2,4 -- 7,4 6,9
044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 2,3 2,3 -- 7,3 6,9
056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 2,3 2,3 -- 7,3 6,9
048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 2,3 2,3 -- 7,3 6,9

055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- -3,0 7,0 1,6
047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- -3,0 7,0 1,6
059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- -3,0 7,0 1,6
046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- -3,2 6,9 1,4
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- -3,2 6,8 1,4

050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- -3,2 6,8 1,4
058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- -3,2 6,8 1,4
049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 1,4 1,4 -- 6,4 5,9
041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 1,2 1,2 -- 6,2 5,8
040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 1,1 1,1 -- 6,1 5,6

051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- -4,2 5,9 0,4
043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- -4,3 5,7 0,3
042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- -4,4 5,6 0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Hessenweg 2 Dalfsen
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

004_A Hessenweg 2 Dalfsen 209594,78 504171,41 5,00 33,7 33,7 33,2 43,2 38,5
002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 22,8 22,8 22,8 32,8 27,4
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 22,1 22,1 22,1 32,1 26,5
030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 21,1 21,1 21,1 31,1 25,5
033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 20,9 20,9 20,9 30,9 25,3
031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 20,8 20,8 20,8 30,8 25,2

001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 20,6 20,6 20,6 30,6 25,1
032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 20,5 20,5 20,5 30,5 24,9
034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 20,4 20,4 20,4 30,4 24,8
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 19,9 29,9 24,3
021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 19,5 19,5 19,5 29,5 24,1

020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 19,4 19,4 19,4 29,4 23,9
028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 19,1 19,1 19,1 29,1 23,6
039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 19,0 19,0 19,0 29,0 23,4
005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 18,8 28,8 23,4
038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 18,8 18,8 18,8 28,8 23,2

024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 18,1 18,1 18,1 28,1 22,6
027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 17,8 17,8 17,8 27,8 22,3
022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 16,9 16,9 16,9 26,9 21,5
011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 21,7 21,7 -- 26,7 26,2
025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 16,4 16,4 16,4 26,4 21,0

012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 21,4 21,4 -- 26,4 25,9
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 16,3 16,3 16,3 26,3 20,9
026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 16,3 16,3 16,3 26,3 20,8
029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 16,0 16,0 16,0 26,0 20,6
013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 20,5 20,5 -- 25,5 25,1

023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 15,2 15,2 15,2 25,2 19,8
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 13,6 13,6 13,6 23,6 18,2
003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 10,3 10,3 10,3 20,3 14,9
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 9,9 9,9 9,9 19,9 14,5
060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 9,8 9,8 9,8 19,8 14,4

064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 7,0 7,0 7,0 17,0 11,6
063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 6,9 6,9 6,9 16,9 11,4
006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- 1,9 11,9 6,5
018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- 0,5 10,5 5,1
016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- 0,4 10,4 5,0

014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 4,1 4,1 -- 9,1 8,7
019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 3,9 3,9 -- 8,9 8,5
017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 3,9 3,9 -- 8,9 8,5
045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 1,6 1,6 -- 6,6 6,2
053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 1,6 1,6 -- 6,6 6,2

057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 1,5 1,5 -- 6,5 6,2
044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 1,3 1,3 -- 6,3 5,9
052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 1,3 1,3 -- 6,3 5,9
056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 1,2 1,2 -- 6,2 5,8
047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- -3,9 6,1 0,8

055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- -3,9 6,1 0,7
059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- -4,0 6,0 0,7
046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- -4,2 5,8 0,5
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- -4,2 5,8 0,4
058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- -4,3 5,7 0,3

049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 0,6 0,6 -- 5,6 5,3
048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 0,5 0,5 -- 5,5 5,1
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- -4,9 5,2 -0,2
050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- -5,0 5,0 -0,4
040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 -0,5 -0,5 -- 4,5 4,2

041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 -0,6 -0,6 -- 4,4 4,0
042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- -5,9 4,1 -1,3
043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- -6,1 3,9 -1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - Hessenweg 4 Dalfsen
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

005_A Hessenweg 4 Dalfsen 209761,52 504124,11 5,00 32,5 32,5 32,0 42,0 37,4
002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 21,7 21,7 21,7 31,7 26,3
030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 20,6 20,6 20,6 30,6 25,0
034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 20,0 20,0 20,0 30,0 24,5
033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 20,0 20,0 20,0 30,0 24,5
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 19,6 19,6 19,6 29,6 24,1

031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 18,8 18,8 18,8 28,8 23,3
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 18,8 28,8 23,3
021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 18,6 18,6 18,6 28,6 23,1
023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 18,4 18,4 18,4 28,4 23,1
020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 18,4 18,4 18,4 28,4 23,0

027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 18,2 18,2 18,2 28,2 22,8
024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 18,0 18,0 18,0 28,0 22,6
028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 18,0 18,0 18,0 28,0 22,5
005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 17,8 27,8 22,5
022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 17,7 17,7 17,7 27,7 22,4

025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 17,2 17,2 17,2 27,2 21,8
026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 16,8 16,8 16,8 26,8 21,4
029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 16,6 16,6 16,6 26,6 21,1
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,4
011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 20,6 20,6 -- 25,6 25,1

036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 15,5 15,5 15,5 25,5 20,1
012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 20,3 20,3 -- 25,3 24,8
032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 15,2 15,2 15,2 25,2 19,7
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 14,9 14,9 14,9 24,9 19,4
038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 14,9 14,9 14,9 24,9 19,4

013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 19,4 19,4 -- 24,4 24,1
039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 12,8 12,8 12,8 22,8 17,3
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 9,1 9,1 9,1 19,1 13,8
060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 9,1 9,1 9,1 19,1 13,7
003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,3

064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,7
063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 6,1 6,1 6,1 16,1 10,7
018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- 2,3 12,3 6,9
016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- 2,3 12,3 6,9
019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 5,7 5,7 -- 10,7 10,3

017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 5,7 5,7 -- 10,7 10,3
006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- 0,6 10,6 5,2
014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 2,8 2,8 -- 7,8 7,4
057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 1,5 1,5 -- 6,5 6,2
059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- -4,0 6,1 0,7

056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 1,0 1,0 -- 6,0 5,7
045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 0,8 0,8 -- 5,8 5,5
053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 0,8 0,8 -- 5,8 5,4
058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- -4,4 5,6 0,2
044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 0,5 0,5 -- 5,5 5,2

048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 0,4 0,4 -- 5,4 5,1
052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 0,4 0,4 -- 5,4 5,0
047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- -4,6 5,4 0,1
055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- -4,7 5,3 -0,1
046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- -4,9 5,1 -0,3

050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- -5,0 5,0 -0,4
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- -5,1 4,9 -0,4
049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 -0,2 -0,2 -- 4,9 4,5
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- -5,6 4,4 -1,0
040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 -1,2 -1,2 -- 3,8 3,5

041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 -1,4 -1,4 -- 3,7 3,3
042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- -6,7 3,3 -2,0
043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- -6,8 3,2 -2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Hessenweg 6 Dalfsen
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

006_A Hessenweg 6 Dalfsen 210010,87 504031,81 5,00 29,9 29,9 29,3 39,3 34,8
030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 18,3 18,3 18,3 28,3 22,9
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 17,8 17,8 17,8 27,8 22,4
002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 17,4 17,4 17,4 27,4 22,1
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 16,9 26,9 21,5
024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 16,9 16,9 16,9 26,9 21,5

021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 16,9 16,9 16,9 26,9 21,5
020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 16,8 16,8 16,8 26,8 21,4
025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 16,7 16,7 16,7 26,7 21,3
028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 16,5 16,5 16,5 26,5 21,2
027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 16,4 16,4 16,4 26,4 21,1

032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,3
031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,3
033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 15,1 15,1 15,1 25,1 19,7
034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 15,1 15,1 15,1 25,1 19,6
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 15,0 15,0 15,0 25,0 19,5

023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 14,9 14,9 14,9 24,9 19,6
011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 18,6 18,6 -- 23,6 23,2
012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 18,4 18,4 -- 23,4 23,0
022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 13,0 13,0 13,0 23,0 17,7
005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 12,7 22,7 17,4

026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 12,3 12,3 12,3 22,3 16,9
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 11,4 11,4 11,4 21,4 16,1
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 11,2 11,2 11,2 21,2 15,9
038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 11,1 11,1 11,1 21,1 15,7
029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 10,9 10,9 10,9 20,9 15,6

039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 9,6 9,6 9,6 19,6 14,2
013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 14,1 14,1 -- 19,1 18,8
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 7,6 7,6 7,6 17,6 12,2
060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 7,6 7,6 7,6 17,6 12,2
003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 6,3 6,3 6,3 16,3 11,0

064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 4,8 4,8 4,8 14,8 9,4
063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 4,7 4,7 4,7 14,7 9,3
016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- 0,8 10,8 5,5
018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- 0,7 10,7 5,4
017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 4,1 4,1 -- 9,1 8,8

019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 4,1 4,1 -- 9,1 8,8
006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- -1,5 8,6 3,2
014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 0,7 0,7 -- 5,7 5,4
057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 0,3 0,3 -- 5,3 5,0
059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- -5,1 4,9 -0,4

056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 -0,2 -0,2 -- 4,8 4,5
045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 -0,3 -0,3 -- 4,7 4,4
053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 -0,5 -0,5 -- 4,6 4,2
058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- -5,6 4,4 -0,9
044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 -0,7 -0,7 -- 4,3 4,0

047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- -5,7 4,3 -1,0
048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 -0,8 -0,8 -- 4,2 3,9
052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 -0,9 -0,9 -- 4,1 3,8
055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- -5,9 4,1 -1,2
046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- -6,1 3,9 -1,4

050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- -6,2 3,8 -1,5
049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 -1,3 -1,3 -- 3,7 3,4
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- -6,3 3,7 -1,6
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- -6,8 3,3 -2,1
040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 -2,4 -2,4 -- 2,7 2,4

041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 -2,4 -2,4 -- 2,6 2,3
042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- -7,8 2,2 -3,1
043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- -7,9 2,2 -3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007_A - Hessenweg 8 Dalfsen
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

007_A Hessenweg 8 Dalfsen 210059,63 504074,95 5,00 29,8 29,8 29,3 39,3 34,8
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 17,9 17,9 17,9 27,9 22,5
002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 17,5 17,5 17,5 27,5 22,2
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 17,0 27,0 21,6
025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 17,0 17,0 17,0 27,0 21,7
024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 17,0 17,0 17,0 27,0 21,7

021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 17,0 17,0 17,0 27,0 21,6
020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 16,9 16,9 16,9 26,9 21,6
027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 16,8 16,8 16,8 26,8 21,5
028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 16,4 16,4 16,4 26,4 21,0
032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,4

031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,4
030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,4
033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 15,3 15,3 15,3 25,3 19,9
034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 15,2 15,2 15,2 25,2 19,8
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 15,1 15,1 15,1 25,1 19,7

023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 14,9 14,9 14,9 24,9 19,6
011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 18,7 18,7 -- 23,7 23,3
012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 18,5 18,5 -- 23,5 23,1
005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 13,4 23,4 18,1
022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 13,2 13,2 13,2 23,2 17,9

026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 12,5 12,5 12,5 22,5 17,1
029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 11,8 11,8 11,8 21,8 16,4
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 11,6 11,6 11,6 21,6 16,3
038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 10,8 10,8 10,8 20,8 15,5
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 10,5 10,5 10,5 20,5 15,1

013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 14,9 14,9 -- 19,9 19,6
039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 9,4 9,4 9,4 19,4 14,1
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 7,7 7,7 7,7 17,7 12,3
060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 7,6 7,6 7,6 17,6 12,3
003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 6,2 6,2 6,2 16,2 10,9

064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 4,9 4,9 4,9 14,9 9,6
063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 4,7 4,7 4,7 14,7 9,3
016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- 0,8 10,8 5,5
018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- 0,8 10,8 5,5
017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 4,2 4,2 -- 9,2 8,9

019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 4,2 4,2 -- 9,2 8,9
006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- -1,4 8,6 3,3
014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 0,8 0,8 -- 5,8 5,5
057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 0,4 0,4 -- 5,4 5,1
059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- -5,0 5,0 -0,3

056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 -0,1 -0,1 -- 4,9 4,6
045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 -0,2 -0,2 -- 4,8 4,5
053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 -0,3 -0,3 -- 4,7 4,4
058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- -5,5 4,5 -0,9
044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 -0,6 -0,6 -- 4,4 4,1

047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- -5,6 4,4 -0,9
048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 -0,7 -0,7 -- 4,3 4,0
052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 -0,7 -0,7 -- 4,3 3,9
055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- -5,8 4,2 -1,1
046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- -6,0 4,0 -1,3

050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- -6,1 3,9 -1,4
049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 -1,2 -1,2 -- 3,9 3,5
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- -6,2 3,8 -1,5
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- -6,6 3,4 -1,9
041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 -2,2 -2,2 -- 2,8 2,5

040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 -2,2 -2,2 -- 2,8 2,5
042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- -7,7 2,3 -3,0
043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- -7,7 2,3 -3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 010_A - Nieuwleusenerdijk 27 Zwolle
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

010_A Nieuwleusenerdijk 27 Zwolle 209321,67 506316,08 5,00 29,7 29,7 28,9 38,9 34,8
003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 22,5 22,5 22,5 32,5 27,2
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 18,4 18,4 18,4 28,4 22,9
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 17,7 27,7 22,3
020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 17,5 17,5 17,5 27,5 22,1
021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 16,0 16,0 16,0 26,0 20,6

026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,4
006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- 15,4 25,4 20,0
029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 14,6 14,6 14,6 24,6 19,3
032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 14,3 14,3 14,3 24,3 19,0
012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 19,1 19,1 -- 24,1 23,7

035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 14,0 14,0 14,0 24,0 18,7
014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 18,8 18,8 -- 23,8 23,5
025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 13,3 13,3 13,3 23,3 17,9
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 13,1 13,1 13,1 23,1 17,8
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 12,8 12,8 12,8 22,8 17,5

011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 17,7 17,7 -- 22,7 22,3
060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 11,7 11,7 11,7 21,7 16,2
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 11,7 11,7 11,7 21,7 16,2
038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 11,2 11,2 11,2 21,2 16,0
034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 11,2 11,2 11,2 21,2 15,9

039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 10,9 10,9 10,9 20,9 15,6
022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 10,3 10,3 10,3 20,3 15,0
028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 9,9 9,9 9,9 19,9 14,5
023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 8,7 8,7 8,7 18,7 13,4
064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 8,4 8,4 8,4 18,4 12,9

063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 8,3 8,3 8,3 18,3 12,8
031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 8,1 8,1 8,1 18,1 12,8
024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 7,9 7,9 7,9 17,9 12,5
027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 7,4 7,4 7,4 17,4 12,0
005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 6,2 16,2 10,9

030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 5,8 5,8 5,8 15,8 10,5
002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 5,6 5,6 5,6 15,6 10,3
033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 5,3 5,3 5,3 15,3 10,0
045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 7,4 7,4 -- 12,4 11,9
053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 7,2 7,2 -- 12,2 11,7

049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 7,0 7,0 -- 12,0 11,5
013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 7,0 7,0 -- 12,0 11,6
044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 6,9 6,9 -- 11,9 11,4
057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 6,7 6,7 -- 11,7 11,2
041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 6,6 6,6 -- 11,6 11,1

052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 6,6 6,6 -- 11,6 11,1
047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- 1,6 11,6 6,1
040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 6,5 6,5 -- 11,5 11,0
048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 6,5 6,5 -- 11,5 11,0
056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 6,4 6,4 -- 11,4 11,0

055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- 1,4 11,4 6,0
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- 1,2 11,2 5,7
046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- 1,0 11,0 5,5
059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- 0,9 10,9 5,4
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- 0,8 10,8 5,3

043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- 0,8 10,8 5,3
050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- 0,7 10,7 5,2
042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- 0,7 10,7 5,2
058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- 0,6 10,6 5,2
018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- -2,0 8,0 2,6

016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- -3,1 6,9 1,6
019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 1,5 1,5 -- 6,5 6,1
017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 0,4 0,4 -- 5,4 5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 011_A - De Bese 8 Dalfsen
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

011_A De Bese 8 Dalfsen 209715,74 506126,72 5,00 30,9 30,9 30,0 40,0 36,1
003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 20,2 20,2 20,2 30,2 24,9
002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 19,8 19,8 19,8 29,8 24,5
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 19,8 19,8 19,8 29,8 24,3
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 19,2 29,2 23,8
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 17,7 17,7 17,7 27,7 22,4

005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 17,3 27,3 21,9
020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 17,0 17,0 17,0 27,0 21,6
038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 16,4 16,4 16,4 26,4 21,1
021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 16,1 16,1 16,1 26,1 20,7
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 15,7 15,7 15,7 25,7 20,4

012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 20,7 20,7 -- 25,7 25,2
024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 14,6 14,6 14,6 24,6 19,2
013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 19,0 19,0 -- 24,0 23,6
060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 13,8 13,8 13,8 23,8 18,2
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 13,8 13,8 13,8 23,8 18,2

006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- 13,7 23,7 18,3
039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 13,7 13,7 13,7 23,7 18,4
011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 18,6 18,6 -- 23,6 23,2
026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 12,9 12,9 12,9 22,9 17,5
025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 12,2 12,2 12,2 22,2 16,8

029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 12,2 12,2 12,2 22,2 16,8
028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 12,1 12,1 12,1 22,1 16,8
027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 12,0 12,0 12,0 22,0 16,6
014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 16,7 16,7 -- 21,7 21,4
030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 11,1 11,1 11,1 21,1 15,7

022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 11,0 11,0 11,0 21,0 15,6
031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 10,9 10,9 10,9 20,9 15,6
032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 10,7 10,7 10,7 20,7 15,4
064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 10,5 10,5 10,5 20,5 15,0
063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 10,3 10,3 10,3 20,3 14,8

034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 9,5 9,5 9,5 19,5 14,2
033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 9,5 9,5 9,5 19,5 14,2
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 9,5 9,5 9,5 19,5 14,2
023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 9,3 9,3 9,3 19,3 14,0
041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 9,9 9,9 -- 14,9 14,3

045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 9,8 9,8 -- 14,8 14,2
049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 9,5 9,5 -- 14,5 14,0
053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 9,4 9,4 -- 14,4 13,8
040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 9,2 9,2 -- 14,2 13,6
057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 9,2 9,2 -- 14,2 13,7

043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- 4,1 14,1 8,5
044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 9,1 9,1 -- 14,1 13,5
047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- 3,9 13,9 8,4
048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 8,8 8,8 -- 13,8 13,2
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- 3,7 13,7 8,2

052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 8,6 8,6 -- 13,6 13,1
055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- 3,6 13,6 8,0
056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 8,4 8,4 -- 13,4 12,9
059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- 3,4 13,4 7,9
042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- 3,4 13,4 7,8

046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- 3,2 13,2 7,6
050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- 2,9 12,9 7,4
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- 2,7 12,7 7,2
058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- 2,6 12,6 7,0
016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- 0,8 10,8 5,4

018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- 0,6 10,6 5,2
017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 4,2 4,2 -- 9,2 8,8
019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 4,0 4,0 -- 9,0 8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_A - De Bese 17 Dalfsen
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

012_A De Bese 17 Dalfsen 209769,36 505814,93 5,00 32,9 32,9 31,8 41,8 38,1
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 22,4 22,4 22,4 32,4 26,8
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 21,9 31,9 26,3
002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 21,9 21,9 21,9 31,9 26,4
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 21,7 21,7 21,7 31,7 26,2
005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 20,8 30,8 25,3

038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 18,7 18,7 18,7 28,7 23,4
012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 23,5 23,5 -- 28,5 27,9
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 18,2 18,2 18,2 28,2 22,8
013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 22,4 22,4 -- 27,4 27,0
021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 17,1 17,1 17,1 27,1 21,6

020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 17,1 17,1 17,1 27,1 21,6
060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 17,0 17,0 17,0 27,0 21,2
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 16,9 16,9 16,9 26,9 21,1
011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 21,5 21,5 -- 26,5 25,9
003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 15,5 15,5 15,5 25,5 20,0

039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 15,3 15,3 15,3 25,3 20,0
022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 13,9 13,9 13,9 23,9 18,4
024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 13,8 13,8 13,8 23,8 18,3
063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 13,8 13,8 13,8 23,8 18,0
064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 13,6 13,6 13,6 23,6 17,8

025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 13,6 13,6 13,6 23,6 18,0
026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 13,3 13,3 13,3 23,3 17,8
023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 12,4 12,4 12,4 22,4 17,0
030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 11,8 11,8 11,8 21,8 16,4
031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 11,6 11,6 11,6 21,6 16,2

029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 11,5 11,5 11,5 21,5 16,0
006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- 11,4 21,4 16,0
028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 11,4 11,4 11,4 21,4 15,9
032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 11,4 11,4 11,4 21,4 16,0
027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 11,3 11,3 11,3 21,3 15,8

041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 15,4 15,4 -- 20,4 19,6
043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- 9,5 19,5 13,7
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 9,5 9,5 9,5 19,5 14,1
034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 9,4 9,4 9,4 19,4 14,0
033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 9,3 9,3 9,3 19,3 13,9

040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 14,0 14,0 -- 19,0 18,2
044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 13,9 13,9 -- 18,9 18,1
014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 13,7 13,7 -- 18,7 18,3
045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 13,7 13,7 -- 18,7 17,8
049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 13,4 13,4 -- 18,4 17,6

053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 13,3 13,3 -- 18,3 17,5
042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- 8,2 18,2 12,3
057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 13,1 13,1 -- 18,1 17,4
046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- 8,1 18,1 12,3
048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 12,9 12,9 -- 17,9 17,1

047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- 7,8 17,8 12,0
052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 12,8 12,8 -- 17,8 17,0
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- 7,6 17,6 11,8
056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 12,6 12,6 -- 17,6 16,8
055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- 7,5 17,5 11,7

059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- 7,3 17,3 11,5
050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- 7,1 17,1 11,3
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- 6,9 16,9 11,1
058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- 6,8 16,8 11,0
018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- 2,7 12,7 7,2

016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- 2,7 12,7 7,2
019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 6,1 6,1 -- 11,1 10,7
017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 6,1 6,1 -- 11,1 10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_A - De Bese 6 Dalfsen
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

013_A De Bese 6 Dalfsen 209873,18 505780,75 5,00 32,6 32,6 31,4 41,4 37,7
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 21,9 21,9 21,9 31,9 26,3
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 21,5 31,5 25,9
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 20,6 20,6 20,6 30,6 25,2
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 20,4 20,4 20,4 30,4 25,0
002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 20,0 20,0 20,0 30,0 24,5

005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 19,9 29,9 24,4
021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 18,8 18,8 18,8 28,8 23,3
038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 18,5 18,5 18,5 28,5 23,2
012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 23,0 23,0 -- 28,0 27,5
020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 17,4 17,4 17,4 27,4 21,9

039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 17,1 17,1 17,1 27,1 21,8
013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 21,5 21,5 -- 26,5 26,1
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 16,2 16,2 16,2 26,2 20,5
060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 16,1 16,1 16,1 26,1 20,3
011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 20,9 20,9 -- 25,9 25,4

022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 13,8 13,8 13,8 23,8 18,4
023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 13,2 13,2 13,2 23,2 17,8
063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 13,1 13,1 13,1 23,1 17,3
064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 13,0 13,0 13,0 23,0 17,3
024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 13,0 13,0 13,0 23,0 17,5

025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 12,8 12,8 12,8 22,8 17,3
003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 12,8 12,8 12,8 22,8 17,3
026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 12,5 12,5 12,5 22,5 17,0
030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 11,1 11,1 11,1 21,1 15,7
031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 10,9 10,9 10,9 20,9 15,5

029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 10,7 10,7 10,7 20,7 15,2
032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 10,7 10,7 10,7 20,7 15,3
028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 10,6 10,6 10,6 20,6 15,1
027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 10,5 10,5 10,5 20,5 15,0
040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 14,6 14,6 -- 19,6 18,9

044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 14,6 14,6 -- 19,6 18,8
041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 14,6 14,6 -- 19,6 18,8
045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 14,5 14,5 -- 19,5 18,7
049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 14,4 14,4 -- 19,4 18,6
053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 14,3 14,3 -- 19,3 18,5

057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 14,2 14,2 -- 19,2 18,4
042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- 8,8 18,8 13,0
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 8,7 8,7 8,7 18,7 13,4
046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- 8,7 18,7 12,9
043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- 8,7 18,7 12,9

006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- 8,7 18,7 13,2
034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 8,6 8,6 8,6 18,6 13,3
047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- 8,6 18,6 12,9
033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 8,5 8,5 8,5 18,5 13,1
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- 8,5 18,5 12,8

055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- 8,4 18,4 12,7
059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- 8,3 18,3 12,6
048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 12,9 12,9 -- 17,9 17,1
052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 12,8 12,8 -- 17,8 17,1
056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 12,7 12,7 -- 17,7 17,0

050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- 7,1 17,1 11,4
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- 7,0 17,0 11,3
058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- 6,9 16,9 11,2
014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 10,8 10,8 -- 15,8 15,3
018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- 2,3 12,3 6,9

016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- 2,2 12,2 6,7
019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 5,8 5,8 -- 10,8 10,3
017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 5,6 5,6 -- 10,6 10,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 022_A - VP Hessenweg 23 Zwolle
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

022_A VP Hessenweg 23 Zwolle 208540,52 504363,94 5,00 30,5 30,5 29,6 39,6 35,5
003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 23,7 23,7 23,7 33,7 28,3
021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 19,7 19,7 19,7 29,7 24,3
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 19,6 19,6 19,6 29,6 24,1
020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 19,1 19,1 19,1 29,1 23,7
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 18,7 28,7 23,2

006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- 16,1 26,1 20,8
011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 20,7 20,7 -- 25,7 25,2
012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 20,2 20,2 -- 25,2 24,7
014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 19,8 19,8 -- 24,8 24,4
028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 14,6 14,6 14,6 24,6 19,2

027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 14,0 14,0 14,0 24,0 18,6
024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 14,0 14,0 14,0 24,0 18,6
025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 13,9 13,9 13,9 23,9 18,5
023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 12,0 12,0 12,0 22,0 16,7
033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 12,0 12,0 12,0 22,0 16,5

030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 11,8 11,8 11,8 21,8 16,3
022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 11,8 11,8 11,8 21,8 16,4
032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 11,7 11,7 11,7 21,7 16,2
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 11,5 11,5 11,5 21,5 16,1
031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 11,1 11,1 11,1 21,1 15,6

034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 11,0 11,0 11,0 21,0 15,6
029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 10,7 10,7 10,7 20,7 15,4
026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 10,3 10,3 10,3 20,3 14,9
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 8,9 8,9 8,9 18,9 13,5
060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 8,7 8,7 8,7 18,7 13,3

002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 8,5 8,5 8,5 18,5 13,1
064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 5,8 5,8 5,8 15,8 10,4
063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 5,7 5,7 5,7 15,7 10,3
039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 4,8 4,8 4,8 14,8 9,3
038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 4,6 4,6 4,6 14,6 9,2

005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 4,0 14,0 8,6
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 2,5 2,5 2,5 12,5 7,2
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 2,3 2,3 2,3 12,3 6,9
018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- 0,0 10,0 4,6
013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 4,8 4,8 -- 9,8 9,4

016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- -1,1 8,9 3,5
019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 3,5 3,5 -- 8,4 8,1
017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 2,4 2,4 -- 7,4 7,0
040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 -0,6 -0,6 -- 4,4 4,1
042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- -6,1 3,9 -1,4

044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 -3,9 -3,9 -- 1,1 0,8
056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 -4,1 -4,1 -- 1,0 0,6
048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 -4,2 -4,2 -- 0,9 0,5
052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 -4,2 -4,2 -- 0,8 0,5
046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- -9,3 0,7 -4,7

058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- -9,5 0,5 -4,8
050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- -9,6 0,4 -4,9
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- -9,6 0,4 -4,9
041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 -4,7 -4,7 -- 0,3 0,0
057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 -4,7 -4,7 -- 0,3 -0,1

045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 -4,8 -4,8 -- 0,2 -0,1
053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 -5,0 -5,0 -- 0,1 -0,3
049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 -5,0 -5,0 -- 0,0 -0,3
043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- -10,2 -0,2 -5,5
059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- -10,2 -0,2 -5,5

047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- -10,2 -0,2 -5,6
055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- -10,4 -0,4 -5,8
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- -10,5 -0,5 -5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 023_A - VP Hessenweg 25 Zwolle
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

023_A VP Hessenweg 25 Zwolle 208684,59 504358,51 5,00 31,7 31,7 30,7 40,7 36,7
003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 25,4 25,4 25,4 35,4 29,9
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 21,0 21,0 21,0 31,0 25,5
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 20,3 30,3 24,7
006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- 17,8 27,8 22,4
011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 22,2 22,2 -- 27,2 26,6

028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 17,1 17,1 17,1 27,1 21,7
025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 16,8 16,8 16,8 26,8 21,4
012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 21,8 21,8 -- 26,8 26,3
027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 16,8 16,8 16,8 26,8 21,4
024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 16,6 16,6 16,6 26,6 21,2

014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 21,4 21,4 -- 26,4 26,0
020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 15,8 15,8 15,8 25,8 20,4
021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 15,7 15,7 15,7 25,7 20,2
032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 15,0 15,0 15,0 25,0 19,5
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 14,9 14,9 14,9 24,9 19,3

031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 14,2 14,2 14,2 24,2 18,7
034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 13,8 13,8 13,8 23,8 18,3
030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 13,3 13,3 13,3 23,3 17,8
033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 13,1 13,1 13,1 23,1 17,6
023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 12,4 12,4 12,4 22,4 17,0

022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 12,0 12,0 12,0 22,0 16,6
002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 11,3 11,3 11,3 21,3 15,9
029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 10,4 10,4 10,4 20,4 15,0
026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 9,7 9,7 9,7 19,7 14,3
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 9,5 9,5 9,5 19,5 14,1

060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 9,5 9,5 9,5 19,5 14,0
064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 6,6 6,6 6,6 16,6 11,2
063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 6,6 6,6 6,6 16,6 11,1
005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 6,5 16,5 11,1
039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 5,9 5,9 5,9 15,9 10,4

038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 5,7 5,7 5,7 15,7 10,2
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 3,5 3,5 3,5 13,5 8,1
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 3,2 3,2 3,2 13,2 7,8
013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 7,3 7,3 -- 12,3 11,9
016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- 1,1 11,1 5,7

018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- 0,9 10,9 5,5
017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 4,6 4,6 -- 9,6 9,1
019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 4,4 4,4 -- 9,4 8,9
044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 0,9 0,9 -- 5,9 5,6
040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 0,8 0,8 -- 5,8 5,5

056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 0,6 0,6 -- 5,6 5,3
052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 0,6 0,6 -- 5,6 5,2
048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 0,6 0,6 -- 5,6 5,2
046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- -4,7 5,4 0,0
042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- -4,7 5,3 -0,1

058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- -4,9 5,1 -0,3
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- -5,0 5,0 -0,4
050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- -5,0 5,0 -0,4
057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 -3,8 -3,8 -- 1,2 0,8
053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 -4,2 -4,2 -- 0,8 0,5

059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- -9,3 0,7 -4,7
045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 -4,3 -4,3 -- 0,7 0,3
049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 -4,4 -4,4 -- 0,6 0,2
041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 -4,5 -4,5 -- 0,5 0,1
055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- -9,7 0,3 -5,0

047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- -9,8 0,2 -5,1
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- -9,9 0,1 -5,3
043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- -10,0 0,0 -5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 024_A - VP Hessenweg 27A Zwolle
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

024_A VP Hessenweg 27A Zwolle 208866,31 504459,16 5,00 34,4 34,4 33,5 43,5 39,3
003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 27,5 27,5 27,5 37,5 32,0
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 23,1 23,1 23,1 33,1 27,5
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 22,2 32,2 26,6
021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 21,2 21,2 21,2 31,2 25,7
020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 21,2 21,2 21,2 31,2 25,7

006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- 20,1 30,1 24,6
033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 19,9 19,9 19,9 29,9 24,2
030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 19,9 19,9 19,9 29,9 24,2
024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 19,8 19,8 19,8 29,8 24,3
011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 24,6 24,6 -- 29,6 29,0

027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 19,6 19,6 19,6 29,6 24,1
012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 23,9 23,9 -- 28,9 28,2
014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 23,8 23,8 -- 28,8 28,3
031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 17,8 17,8 17,8 27,8 22,2
034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 17,6 17,6 17,6 27,6 21,9

028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 17,3 17,3 17,3 27,3 21,8
025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 17,0 17,0 17,0 27,0 21,6
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 16,9 16,9 16,9 26,9 21,2
032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 16,6 16,6 16,6 26,6 20,9
029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 16,1 16,1 16,1 26,1 20,6

026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 16,0 16,0 16,0 26,0 20,5
002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 15,4 15,4 15,4 25,4 19,8
023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 14,0 14,0 14,0 24,0 18,6
022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 13,6 13,6 13,6 23,6 18,1
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 11,1 11,1 11,1 21,1 15,6

060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 11,0 11,0 11,0 21,0 15,5
005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 10,4 20,4 14,9
039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 8,9 8,9 8,9 18,9 13,2
038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 8,5 8,5 8,5 18,5 12,9
064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 8,2 8,2 8,2 18,2 12,7

063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,6
013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 11,2 11,2 -- 16,2 15,7
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 5,6 5,6 5,6 15,6 10,1
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 5,2 5,2 5,2 15,2 9,8
016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- 3,1 13,1 7,6

018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- 2,9 12,9 7,4
017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 6,5 6,5 -- 11,5 11,0
019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 6,4 6,4 -- 11,4 10,9
056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 2,7 2,7 -- 7,7 7,2
052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 2,2 2,2 -- 7,2 6,8

058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- -2,9 7,1 1,7
048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 1,9 1,9 -- 6,9 6,5
044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 1,7 1,7 -- 6,7 6,3
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- -3,3 6,7 1,2
040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 1,6 1,6 -- 6,6 6,2

050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- -3,7 6,3 0,9
046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- -3,8 6,2 0,8
041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 1,1 1,1 -- 6,1 5,7
042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- -4,0 6,1 0,6
043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- -4,4 5,6 0,2

057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 -2,5 -2,5 -- 2,5 2,1
053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 -2,8 -2,8 -- 2,2 1,8
059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- -8,0 2,0 -3,4
049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 -3,1 -3,1 -- 1,9 1,5
055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- -8,3 1,7 -3,7

045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 -3,4 -3,4 -- 1,6 1,2
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- -8,6 1,4 -4,0
047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- -8,9 1,1 -4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025_A - VP Hessenweg 29B Zwolle
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

025_A VP Hessenweg 29B Zwolle 209173,03 504377,83 5,00 33,3 33,3 32,3 42,3 38,2
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 23,2 23,2 23,2 33,2 27,5
002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 22,7 22,7 22,7 32,7 27,2
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 22,3 32,3 26,6
039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 22,0 22,0 22,0 32,0 26,2
005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 20,3 30,3 24,8

011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 24,7 24,7 -- 29,7 29,0
003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 19,2 19,2 19,2 29,2 23,7
012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 23,9 23,9 -- 28,9 28,3
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 18,8 18,8 18,8 28,8 22,9
034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 18,6 18,6 18,6 28,6 22,7

033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 18,4 18,4 18,4 28,4 22,5
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 18,2 18,2 18,2 28,2 22,7
013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 22,2 22,2 -- 27,2 26,7
030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 16,8 16,8 16,8 26,8 20,9
031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 16,7 16,7 16,7 26,7 20,8

032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 16,5 16,5 16,5 26,5 20,7
021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 15,5 15,5 15,5 25,5 19,8
020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 15,1 15,1 15,1 25,1 19,5
029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 15,0 15,0 15,0 25,0 19,4
028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 14,8 14,8 14,8 24,8 19,3

027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 14,7 14,7 14,7 24,7 19,1
023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 14,2 14,2 14,2 24,2 18,7
024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 13,0 13,0 13,0 23,0 17,5
025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 12,9 12,9 12,9 22,9 17,4
026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 12,7 12,7 12,7 22,7 17,2

022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 12,4 12,4 12,4 22,4 16,9
060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 11,8 11,8 11,8 21,8 16,3
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 11,6 11,6 11,6 21,6 16,1
038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 10,9 10,9 10,9 20,9 15,1
006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- 9,4 19,4 13,9

064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 9,2 9,2 9,2 19,2 13,7
063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 8,5 8,5 8,5 18,5 13,0
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 7,7 7,7 7,7 17,7 12,2
014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 11,7 11,7 -- 16,7 16,1
018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- 4,1 14,1 8,5

016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- 3,8 13,8 8,3
019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 7,5 7,5 -- 12,5 12,0
017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 7,3 7,3 -- 12,3 11,8
057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 1,6 1,6 -- 6,6 6,1
053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 1,5 1,5 -- 6,5 6,1

052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 1,4 1,4 -- 6,4 5,9
056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 1,4 1,4 -- 6,4 5,9
049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 1,3 1,3 -- 6,3 5,9
048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 1,2 1,2 -- 6,2 5,8
059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- -3,9 6,1 0,6

045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 1,1 1,1 -- 6,1 5,7
044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 1,0 1,0 -- 6,0 5,6
055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- -4,0 6,0 0,6
041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 1,0 1,0 -- 6,0 5,5
040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 0,9 0,9 -- 5,9 5,5

054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- -4,1 5,9 0,4
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- -4,2 5,8 0,4
058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- -4,2 5,8 0,4
050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- -4,3 5,7 0,3
047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- -4,4 5,6 0,2

046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- -4,5 5,5 0,1
043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- -4,5 5,5 0,0
042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- -4,6 5,4 0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 065_A - VP De Hooislagen 5 Dalfsen (VP65)
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

065_A VP De Hooislagen 5 Dalfsen (VP65) 209879,73 505278,29 5,00 37,3 37,3 36,5 46,5 41,9
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 25,1 25,1 25,1 35,1 29,3
027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 25,0 25,0 25,0 35,0 29,1
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 24,8 34,8 28,9
020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 24,3 24,3 24,3 34,3 28,6
029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 24,2 24,2 24,2 34,2 28,3

028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 24,1 24,1 24,1 34,1 28,2
026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 23,7 23,7 23,7 33,7 27,7
023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 22,8 22,8 22,8 32,8 27,2
025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 22,8 22,8 22,8 32,8 26,9
021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 22,8 22,8 22,8 32,8 27,0

002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 22,5 22,5 22,5 32,5 26,9
024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 22,4 22,4 22,4 32,4 26,5
022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 22,4 22,4 22,4 32,4 26,7
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 22,2 22,2 22,2 32,2 26,4
012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 26,6 26,6 -- 31,6 30,7

037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 21,1 21,1 21,1 31,1 25,4
011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 26,0 26,0 -- 31,0 30,2
005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 20,7 30,7 25,0
032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 19,7 19,7 19,7 29,7 24,1
031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 19,6 19,6 19,6 29,6 23,9

030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 19,4 19,4 19,4 29,4 23,8
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 19,2 19,2 19,2 29,2 23,6
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 19,1 19,1 19,1 29,1 23,1
034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 19,1 19,1 19,1 29,1 23,5
033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 18,9 18,9 18,9 28,9 23,3

060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 18,8 18,8 18,8 28,8 22,9
038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 18,2 18,2 18,2 28,2 22,7
013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 22,5 22,5 -- 27,5 26,8
039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 17,2 17,2 17,2 27,2 21,7
064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 15,8 15,8 15,8 25,8 19,8

063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 15,7 15,7 15,7 25,7 19,7
003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 12,9 12,9 12,9 22,9 17,2
056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 16,3 16,3 -- 21,3 20,3
052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 16,1 16,1 -- 21,1 20,1
057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 15,8 15,8 -- 20,8 19,8

053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 15,6 15,6 -- 20,6 19,6
058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- 10,5 20,5 14,5
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- 10,3 20,3 14,3
048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 15,2 15,2 -- 20,2 19,2
059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- 10,0 20,0 13,9

055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- 9,7 19,7 13,7
044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 14,7 14,7 -- 19,7 18,8
049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 14,5 14,5 -- 19,5 18,5
040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 14,5 14,5 -- 19,5 18,5
050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- 9,3 19,3 13,3

045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 14,1 14,1 -- 19,1 18,1
046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- 8,9 18,9 12,9
041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 13,8 13,8 -- 18,8 17,9
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- 8,6 18,6 12,6
042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- 8,6 18,6 12,7

016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- 8,4 18,4 12,8
047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- 8,2 18,2 12,2
018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- 8,1 18,1 12,5
043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- 7,9 17,9 12,0
006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- 7,1 17,1 11,5

017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 11,9 11,9 -- 16,9 16,2
019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 11,6 11,6 -- 16,6 16,0
014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 9,5 9,5 -- 14,5 13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toekomst
Exclusief toeslag voor tonaal geluid
Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAeq bij Bron voor toetspunt: 071_A - VP Hessenweg 21 Zwolle
Groep: LA,LrT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

071_A VP Hessenweg 21 Zwolle 208388,95 504383,10 5,00 29,3 29,3 28,4 38,4 34,3
003 T201 voorvlak (west) 209302,61 505112,23 3,00 22,6 22,6 22,6 32,6 27,2
021 T214 ONAN 209368,71 505050,13 3,50 18,7 18,7 18,7 28,7 23,3
001 T201 bovenvlak 209306,84 505110,44 0,05 18,5 18,5 18,5 28,5 23,1
020 T213 ONAN 209375,83 505067,64 3,50 18,4 18,4 18,4 28,4 23,0
004 T202 bovenvlak ONAN 209312,53 505124,36 0,05 -- -- 17,7 27,7 22,3

006 T202 voorvlak (west) ONAN 209307,94 505125,86 3,00 -- -- 15,1 25,1 19,7
011 T201 koelinstallatie (ONAF) 209300,89 505100,06 5,30 19,5 19,5 -- 24,5 24,1
012 T202 bovenvlak ONAF 209312,53 505124,36 0,05 19,2 19,2 -- 24,2 23,7
014 T202 voorvlak (west) ONAF 209307,94 505125,86 3,00 18,7 18,7 -- 23,7 23,3
027 TR2 380/110 belast 209449,67 505065,13 3,50 12,3 12,3 12,3 22,3 17,0

024 TR1 380/110 belast 209464,70 505102,43 3,50 12,1 12,1 12,1 22,1 16,8
023 Spoel 75 MVAr 209359,57 505091,92 2,50 11,7 11,7 11,7 21,7 16,4
033 TR4 380/110 belast 209344,74 504804,04 3,50 11,3 11,3 11,3 21,3 15,9
039 Spoel 75 MVAr 209315,27 504787,67 2,50 11,0 11,0 11,0 21,0 15,7
030 TR3 380/110 belast 209359,82 504841,74 3,50 10,8 10,8 10,8 20,8 15,4

034 TR4 380/110 belast 209343,76 504801,56 3,50 10,7 10,7 10,7 20,7 15,3
031 TR3 380/110 belast 209358,85 504839,26 3,50 10,4 10,4 10,4 20,4 15,0
026 TR1 380/110 belast 209462,68 505097,29 3,50 10,3 10,3 10,3 20,3 14,9
029 TR2 380/110 belast 209447,65 505059,99 3,50 10,0 10,0 10,0 20,0 14,7
035 TR4 380/110 belast 209342,72 504798,90 3,50 9,6 9,6 9,6 19,6 14,1

032 TR3 380/110 belast 209357,81 504836,60 3,50 9,4 9,4 9,4 19,4 14,0
025 TR1 380/110 belast 209463,73 505099,95 3,50 9,2 9,2 9,2 19,2 13,9
028 TR2 380/110 belast 209448,69 505062,65 3,50 9,0 9,0 9,0 19,0 13,7
062 Spoel 209374,21 505334,25 5,00 8,1 8,1 8,1 18,1 12,7
060 Spoel 209364,90 505358,17 5,00 8,0 8,0 8,0 18,0 12,6

002 T201 voorvlak (oost) 209311,28 505108,57 3,00 6,4 6,4 6,4 16,4 11,0
064 Filter 209358,81 505326,33 5,00 5,0 5,0 5,0 15,0 9,7
063 Filter 209349,51 505350,25 5,00 4,9 4,9 4,9 14,9 9,6
038 Spoel 75 MVAr 209330,37 504824,87 2,50 3,7 3,7 3,7 13,7 8,3
022 Spoel 75 MVAr 209363,38 505101,26 2,50 3,4 3,4 3,4 13,4 8,1

005 T202 voorvlak (oost) ONAN 209316,73 505122,62 3,00 -- -- 2,3 12,3 6,9
037 Spoel 75 MVAr 209419,88 505047,94 2,50 1,6 1,6 1,6 11,6 6,3
036 Spoel 75 MVAr 209434,76 505085,36 2,50 1,4 1,4 1,4 11,4 6,1
018 T112 ONAN 209245,53 505142,23 3,00 -- -- -0,7 9,3 3,9
013 T202 voorvlak (oost) ONAF 209316,73 505122,62 3,00 3,0 3,0 -- 8,0 7,7

019 T112 ONAF 209245,53 505142,23 3,00 2,7 2,7 -- 7,7 7,4
016 T111 ONAN 209248,62 505150,90 3,00 -- -- -2,8 7,2 1,9
017 T111 ONAF 209248,62 505150,90 3,00 0,6 0,6 -- 5,6 5,3
044 TR2 110/20 ONAF 209419,04 505404,14 4,00 -5,0 -5,0 -- 0,0 -0,3
040 TR1 110/20 ONAF 209410,11 505423,94 4,00 -5,1 -5,1 -- -0,1 -0,4

056 TR5 110/20 ONAF 209451,92 505334,49 4,00 -5,2 -5,2 -- -0,2 -0,5
052 TR4 110/20 ONAF 209442,73 505354,40 4,00 -5,2 -5,2 -- -0,2 -0,5
048 TR3 110/20 ONAF 209433,85 505374,64 4,00 -5,2 -5,2 -- -0,2 -0,5
046 TR2 110/20 ONAN 209419,04 505404,14 4,00 -- -- -10,4 -0,4 -5,8
042 TR1 110/20 ONAN 209410,11 505423,94 4,00 -- -- -10,5 -0,5 -5,8

058 TR5 110/20 ONAN 209451,92 505334,49 4,00 -- -- -10,6 -0,6 -5,9
054 TR4 110/20 ONAN 209442,73 505354,40 4,00 -- -- -10,6 -0,6 -5,9
057 TR5 110/20 ONAF 209453,06 505332,12 4,00 -5,6 -5,6 -- -0,6 -1,0
050 TR3 110/20 ONAN 209433,85 505374,64 4,00 -- -- -10,6 -0,6 -6,0
041 TR1 110/20 ONAF 209411,24 505421,57 4,00 -5,7 -5,7 -- -0,7 -1,0

045 TR2 110/20 ONAF 209420,18 505401,77 4,00 -5,7 -5,7 -- -0,7 -1,0
053 TR4 110/20 ONAF 209443,87 505352,03 4,00 -5,7 -5,7 -- -0,7 -1,0
049 TR3 110/20 ONAF 209434,99 505372,27 4,00 -5,8 -5,8 -- -0,8 -1,1
059 TR5 110/20 ONAN 209453,06 505332,12 4,00 -- -- -11,1 -1,1 -6,4
043 TR1 110/20 ONAN 209411,24 505421,57 4,00 -- -- -11,1 -1,1 -6,4

047 TR2 110/20 ONAN 209420,18 505401,77 4,00 -- -- -11,2 -1,2 -6,5
055 TR4 110/20 ONAN 209443,87 505352,03 4,00 -- -- -11,2 -1,2 -6,5
051 TR3 110/20 ONAN 209434,99 505372,27 4,00 -- -- -11,2 -1,2 -6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Maximale geluidniveaus toekomst

Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

001_A De Bese 11 Dalfsen 210084,34 505089,21 5,00 51,1 51,1 51,1
002_A Hessenweg 3 Dalfsen 210172,96 504618,16 5,00 46,3 46,3 46,3
003_A Hessenweg 1 Dalfsen 209455,33 504325,10 5,00 52,6 52,6 52,6
004_A Hessenweg 2 Dalfsen 209594,78 504171,41 5,00 49,7 49,7 49,7
005_A Hessenweg 4 Dalfsen 209761,52 504124,11 5,00 46,6 46,6 46,6

006_A Hessenweg 6 Dalfsen 210010,87 504031,81 5,00 45,1 45,1 45,1
007_A Hessenweg 8 Dalfsen 210059,63 504074,95 5,00 43,6 43,6 43,6
010_A Nieuwleusenerdijk 27 Zwolle 209321,67 506316,08 5,00 45,4 45,4 45,4
011_A De Bese 8 Dalfsen 209715,74 506126,72 5,00 47,9 47,9 47,9
012_A De Bese 17 Dalfsen 209769,36 505814,93 5,00 53,3 53,3 53,3

013_A De Bese 6 Dalfsen 209873,18 505780,75 5,00 52,4 52,4 52,4
022_A VP Hessenweg 23 Zwolle 208540,52 504363,94 5,00 47,7 47,7 47,7
023_A VP Hessenweg 25 Zwolle 208684,59 504358,51 5,00 49,7 49,7 49,7
024_A VP Hessenweg 27A Zwolle 208866,31 504459,16 5,00 54,8 54,8 54,8
025_A VP Hessenweg 29B Zwolle 209173,03 504377,83 5,00 55,2 55,2 55,2

065_A VP De Hooislagen 5 Dalfsen (VP65) 209879,73 505278,29 5,00 55,6 55,6 55,6
071_A VP Hessenweg 21 Zwolle 208388,95 504383,10 5,00 45,6 45,6 45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Maximale geluidniveaus toekomst

Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAmax bij Bron voor toetspunt: 024_A - VP Hessenweg 27A Zwolle
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

024_A VP Hessenweg 27A Zwolle 208866,31 504459,16 5,00 54,8 54,8 54,8
M029 VS ZLB110 209105,17 504731,03 2,50 54,8 54,8 54,8
M030 VS ZLB110 209113,02 504751,80 2,50 54,4 54,4 54,4
M038 VS ZLB110 209144,70 504728,77 2,50 54,2 54,2 54,2
M039 VS ZLB110 209152,55 504749,53 2,50 53,8 53,8 53,8
M031 VS ZLB110 209125,81 504780,86 2,50 53,7 53,7 53,7

M040 VS ZLB110 209165,33 504778,60 2,50 53,2 53,2 53,2
M032 VS ZLB110 209134,20 504803,40 2,50 53,1 53,1 53,1
M041 VS ZLB110 209173,72 504801,14 2,50 52,7 52,7 52,7
M033 VS ZLB110 209140,22 504823,81 2,50 52,6 52,6 52,6
M034 VS ZLB110 209151,68 504853,39 2,50 51,9 51,9 51,9

M042 VS ZLB110 209191,21 504851,13 2,50 51,7 51,7 51,7
M035 VS ZLB110 209160,59 504872,98 2,50 51,4 51,4 51,4
M043 VS ZLB110 209200,12 504870,71 2,50 51,2 51,2 51,2
M036 VS ZLB110 209168,94 504894,62 2,50 50,9 50,9 50,9
M044 VS ZLB110 209208,47 504892,35 2,50 50,8 50,8 50,8

M037 VS ZLB110 209181,39 504925,95 2,50 50,2 50,2 50,2
M045 VS ZLB110 209220,92 504923,69 2,50 50,2 50,2 50,2
M019 VS ZL380 209323,36 504809,74 2,50 49,4 49,4 49,4
M008 VS HSW220 209362,35 505054,18 2,50 49,0 49,0 49,0
M018 VS ZL380 209337,69 504846,14 2,50 48,7 48,7 48,7

M027 VS ZL380 209418,09 504776,18 2,50 48,5 48,5 48,5
M016 VS HSW220 209315,95 505106,45 2,50 48,4 48,4 48,4
M026 VS ZL380 209432,42 504812,58 2,50 48,3 48,3 48,3
M012 VS HSW220 209393,00 505158,58 2,50 47,2 47,2 47,2
M006 VS ZLH110 209281,36 505092,28 2,50 46,3 46,3 46,3

M007 VS HSW220 209368,31 505071,65 2,50 46,2 46,2 46,2
M005 VS ZLH110 209285,49 505102,71 2,50 46,1 46,1 46,1
M014 VS HSW220 209371,09 505088,04 2,50 46,0 46,0 46,0
M004 VS ZLH110 209257,09 505136,59 2,50 45,8 45,8 45,8
M010 VS HSW220 209348,09 505190,72 2,50 45,7 45,7 45,7

M003 VS ZLH110 209261,21 505147,02 2,50 45,6 45,6 45,6
M013 VS HSW220 209375,29 505097,79 2,50 45,6 45,6 45,6
M002 VS ZLH110 209264,94 505156,03 2,50 45,5 45,5 45,5
M025 VS ZL380 209529,87 505034,20 2,50 45,4 45,4 45,4
M001 VS ZLH110 209269,07 505166,46 2,50 45,4 45,4 45,4

M009 VS HSW220 209353,32 505205,03 2,50 45,0 45,0 45,0
M024 VS ZL380 209544,20 505070,60 2,50 44,9 44,9 44,9
M017 VS ZL380 209435,14 505067,75 2,50 44,8 44,8 44,8
M022 VS ZL380 209368,79 504832,07 2,50 43,8 43,8 43,8
M023 VS ZL380 209354,46 504795,67 2,50 43,1 43,1 43,1

M031 VS ZLB110 209499,66 505356,29 2,50 42,4 42,4 42,4
M029 VS ZLB110 209522,88 505307,62 2,50 42,4 42,4 42,4
M038 VS ZLB110 209551,02 505335,48 2,50 42,4 42,4 42,4
M039 VS ZLB110 209540,84 505355,20 2,50 42,2 42,2 42,2
M030 VS ZLB110 209512,70 505327,34 2,50 42,2 42,2 42,2

M015 VS HSW220 209321,18 505120,75 2,50 42,1 42,1 42,1
M040 VS ZLB110 209527,79 505384,15 2,50 42,1 42,1 42,1
M041 VS ZLB110 209516,66 505405,47 2,50 42,0 42,0 42,0
M035 VS ZLB110 209454,48 505443,78 2,50 41,6 41,6 41,6
M042 VS ZLB110 209491,21 505451,92 2,50 41,6 41,6 41,6

M043 VS ZLB110 209482,62 505471,64 2,50 41,4 41,4 41,4
M037 VS ZLB110 209429,03 505494,68 2,50 41,2 41,2 41,2
M044 VS ZLB110 209472,12 505492,32 2,50 41,1 41,1 41,1
M045 VS ZLB110 209457,17 505522,54 2,50 41,0 41,0 41,0
M036 VS ZLB110 209443,99 505464,46 2,50 40,5 40,5 40,5

M021 VS ZL380 209466,24 505053,69 2,50 39,2 39,2 39,2
M034 VS ZLB110 209463,07 505424,06 2,50 38,6 38,6 38,6
M032 VS ZLB110 209488,53 505377,61 2,50 38,4 38,4 38,4
M033 VS ZLB110 209477,39 505395,74 2,50 38,0 38,0 38,0
M011 VS HSW220 209409,45 505198,87 2,50 37,0 37,0 37,0

M028 VS ZL380 209449,46 505104,15 2,50 34,6 34,6 34,6
M020 VS ZL380 209480,57 505090,08 2,50 32,9 32,9 32,9

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 54,8 54,8 54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Maximale geluidniveaus toekomst

Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAmax bij Bron voor toetspunt: 025_A - VP Hessenweg 29B Zwolle
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

025_A VP Hessenweg 29B Zwolle 209173,03 504377,83 5,00 55,2 55,2 55,2
M038 VS ZLB110 209144,70 504728,77 2,50 55,2 55,2 55,2
M029 VS ZLB110 209105,17 504731,03 2,50 54,8 54,8 54,8
M039 VS ZLB110 209152,55 504749,53 2,50 54,8 54,8 54,8
M030 VS ZLB110 209113,02 504751,80 2,50 54,5 54,5 54,5
M040 VS ZLB110 209165,33 504778,60 2,50 54,0 54,0 54,0

M031 VS ZLB110 209125,81 504780,86 2,50 53,9 53,9 53,9
M032 VS ZLB110 209134,20 504803,40 2,50 53,4 53,4 53,4
M041 VS ZLB110 209173,72 504801,14 2,50 53,4 53,4 53,4
M033 VS ZLB110 209140,22 504823,81 2,50 53,0 53,0 53,0
M034 VS ZLB110 209151,68 504853,39 2,50 52,4 52,4 52,4

M042 VS ZLB110 209191,21 504851,13 2,50 52,1 52,1 52,1
M035 VS ZLB110 209160,59 504872,98 2,50 51,9 51,9 51,9
M027 VS ZL380 209418,09 504776,18 2,50 51,8 51,8 51,8
M043 VS ZLB110 209200,12 504870,71 2,50 51,7 51,7 51,7
M036 VS ZLB110 209168,94 504894,62 2,50 51,4 51,4 51,4

M026 VS ZL380 209432,42 504812,58 2,50 51,3 51,3 51,3
M044 VS ZLB110 209208,47 504892,35 2,50 51,2 51,2 51,2
M037 VS ZLB110 209181,39 504925,95 2,50 50,8 50,8 50,8
M045 VS ZLB110 209220,92 504923,69 2,50 50,5 50,5 50,5
M023 VS ZL380 209354,46 504795,67 2,50 48,9 48,9 48,9

M016 VS HSW220 209315,95 505106,45 2,50 48,7 48,7 48,7
M010 VS HSW220 209348,09 505190,72 2,50 47,8 47,8 47,8
M012 VS HSW220 209393,00 505158,58 2,50 47,7 47,7 47,7
M017 VS ZL380 209435,14 505067,75 2,50 47,5 47,5 47,5
M025 VS ZL380 209529,87 505034,20 2,50 47,4 47,4 47,4

M008 VS HSW220 209362,35 505054,18 2,50 47,2 47,2 47,2
M007 VS HSW220 209368,31 505071,65 2,50 47,0 47,0 47,0
M020 VS ZL380 209480,57 505090,08 2,50 46,9 46,9 46,9
M028 VS ZL380 209449,46 505104,15 2,50 46,9 46,9 46,9
M024 VS ZL380 209544,20 505070,60 2,50 46,8 46,8 46,8

M006 VS ZLH110 209281,36 505092,28 2,50 46,8 46,8 46,8
M014 VS HSW220 209371,09 505088,04 2,50 46,7 46,7 46,7
M005 VS ZLH110 209285,49 505102,71 2,50 46,6 46,6 46,6
M013 VS HSW220 209375,29 505097,79 2,50 46,6 46,6 46,6
M019 VS ZL380 209323,36 504809,74 2,50 46,1 46,1 46,1

M004 VS ZLH110 209257,09 505136,59 2,50 46,0 46,0 46,0
M003 VS ZLH110 209261,21 505147,02 2,50 45,8 45,8 45,8
M002 VS ZLH110 209264,94 505156,03 2,50 45,6 45,6 45,6
M001 VS ZLH110 209269,07 505166,46 2,50 45,5 45,5 45,5
M022 VS ZL380 209368,79 504832,07 2,50 43,7 43,7 43,7

M029 VS ZLB110 209522,88 505307,62 2,50 43,7 43,7 43,7
M038 VS ZLB110 209551,02 505335,48 2,50 43,5 43,5 43,5
M039 VS ZLB110 209540,84 505355,20 2,50 43,4 43,4 43,4
M015 VS HSW220 209321,18 505120,75 2,50 43,3 43,3 43,3
M030 VS ZLB110 209512,70 505327,34 2,50 43,2 43,2 43,2

M040 VS ZLB110 209527,79 505384,15 2,50 42,8 42,8 42,8
M032 VS ZLB110 209488,53 505377,61 2,50 42,7 42,7 42,7
M031 VS ZLB110 209499,66 505356,29 2,50 42,6 42,6 42,6
M033 VS ZLB110 209477,39 505395,74 2,50 42,4 42,4 42,4
M034 VS ZLB110 209463,07 505424,06 2,50 42,4 42,4 42,4

M041 VS ZLB110 209516,66 505405,47 2,50 42,3 42,3 42,3
M035 VS ZLB110 209454,48 505443,78 2,50 42,1 42,1 42,1
M036 VS ZLB110 209443,99 505464,46 2,50 42,1 42,1 42,1
M042 VS ZLB110 209491,21 505451,92 2,50 42,1 42,1 42,1
M009 VS HSW220 209353,32 505205,03 2,50 42,1 42,1 42,1

M043 VS ZLB110 209482,62 505471,64 2,50 41,9 41,9 41,9
M037 VS ZLB110 209429,03 505494,68 2,50 41,8 41,8 41,8
M044 VS ZLB110 209472,12 505492,32 2,50 41,7 41,7 41,7
M045 VS ZLB110 209457,17 505522,54 2,50 41,5 41,5 41,5
M018 VS ZL380 209337,69 504846,14 2,50 40,6 40,6 40,6

M021 VS ZL380 209466,24 505053,69 2,50 37,1 37,1 37,1
M011 VS HSW220 209409,45 505198,87 2,50 35,9 35,9 35,9

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 55,2 55,2 55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Maximale geluidniveaus toekomst

Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAmax bij Bron voor toetspunt: 065_A - VP De Hooislagen 5 Dalfsen (VP65)
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

065_A VP De Hooislagen 5 Dalfsen (VP65) 209879,73 505278,29 5,00 55,6 55,6 55,6
M038 VS ZLB110 209551,02 505335,48 2,50 55,6 55,6 55,6
M029 VS ZLB110 209522,88 505307,62 2,50 55,2 55,2 55,2
M039 VS ZLB110 209540,84 505355,20 2,50 55,2 55,2 55,2
M030 VS ZLB110 209512,70 505327,34 2,50 54,8 54,8 54,8
M040 VS ZLB110 209527,79 505384,15 2,50 54,5 54,5 54,5

M031 VS ZLB110 209499,66 505356,29 2,50 54,3 54,3 54,3
M041 VS ZLB110 209516,66 505405,47 2,50 54,1 54,1 54,1
M032 VS ZLB110 209488,53 505377,61 2,50 53,9 53,9 53,9
M024 VS ZL380 209544,20 505070,60 2,50 53,5 53,5 53,5
M033 VS ZLB110 209477,39 505395,74 2,50 53,5 53,5 53,5

M025 VS ZL380 209529,87 505034,20 2,50 53,1 53,1 53,1
M042 VS ZLB110 209491,21 505451,92 2,50 53,0 53,0 53,0
M034 VS ZLB110 209463,07 505424,06 2,50 52,9 52,9 52,9
M043 VS ZLB110 209482,62 505471,64 2,50 52,6 52,6 52,6
M035 VS ZLB110 209454,48 505443,78 2,50 52,5 52,5 52,5

M020 VS ZL380 209480,57 505090,08 2,50 52,4 52,4 52,4
M017 VS ZL380 209435,14 505067,75 2,50 52,3 52,3 52,3
M014 VS HSW220 209371,09 505088,04 2,50 52,3 52,3 52,3
M044 VS ZLB110 209472,12 505492,32 2,50 52,1 52,1 52,1
M036 VS ZLB110 209443,99 505464,46 2,50 52,1 52,1 52,1

M021 VS ZL380 209466,24 505053,69 2,50 52,1 52,1 52,1
M028 VS ZL380 209449,46 505104,15 2,50 51,7 51,7 51,7
M011 VS HSW220 209409,45 505198,87 2,50 51,6 51,6 51,6
M037 VS ZLB110 209429,03 505494,68 2,50 51,5 51,5 51,5
M045 VS ZLB110 209457,17 505522,54 2,50 51,5 51,5 51,5

M012 VS HSW220 209393,00 505158,58 2,50 51,1 51,1 51,1
M009 VS HSW220 209353,32 505205,03 2,50 50,5 50,5 50,5
M010 VS HSW220 209348,09 505190,72 2,50 50,2 50,2 50,2
M013 VS HSW220 209375,29 505097,79 2,50 50,0 50,0 50,0
M015 VS HSW220 209321,18 505120,75 2,50 49,8 49,8 49,8

M016 VS HSW220 209315,95 505106,45 2,50 49,6 49,6 49,6
M007 VS HSW220 209368,31 505071,65 2,50 49,0 49,0 49,0
M002 VS ZLH110 209264,94 505156,03 2,50 48,9 48,9 48,9
M001 VS ZLH110 209269,07 505166,46 2,50 48,9 48,9 48,9
M018 VS ZL380 209337,69 504846,14 2,50 48,8 48,8 48,8

M008 VS HSW220 209362,35 505054,18 2,50 48,8 48,8 48,8
M003 VS ZLH110 209261,21 505147,02 2,50 48,7 48,7 48,7
M004 VS ZLH110 209257,09 505136,59 2,50 48,6 48,6 48,6
M026 VS ZL380 209432,42 504812,58 2,50 48,6 48,6 48,6
M022 VS ZL380 209368,79 504832,07 2,50 48,3 48,3 48,3

M006 VS ZLH110 209281,36 505092,28 2,50 48,3 48,3 48,3
M027 VS ZL380 209418,09 504776,18 2,50 47,9 47,9 47,9
M023 VS ZL380 209354,46 504795,67 2,50 47,7 47,7 47,7
M045 VS ZLB110 209220,92 504923,69 2,50 46,7 46,7 46,7
M037 VS ZLB110 209181,39 504925,95 2,50 46,4 46,4 46,4

M044 VS ZLB110 209208,47 504892,35 2,50 46,4 46,4 46,4
M043 VS ZLB110 209200,12 504870,71 2,50 46,2 46,2 46,2
M036 VS ZLB110 209168,94 504894,62 2,50 46,1 46,1 46,1
M042 VS ZLB110 209191,21 504851,13 2,50 46,0 46,0 46,0
M035 VS ZLB110 209160,59 504872,98 2,50 45,9 45,9 45,9

M034 VS ZLB110 209151,68 504853,39 2,50 45,7 45,7 45,7
M041 VS ZLB110 209173,72 504801,14 2,50 45,5 45,5 45,5
M033 VS ZLB110 209140,22 504823,81 2,50 45,4 45,4 45,4
M032 VS ZLB110 209134,20 504803,40 2,50 45,2 45,2 45,2
M040 VS ZLB110 209165,33 504778,60 2,50 45,2 45,2 45,2

M031 VS ZLB110 209125,81 504780,86 2,50 45,0 45,0 45,0
M039 VS ZLB110 209152,55 504749,53 2,50 44,9 44,9 44,9
M030 VS ZLB110 209113,02 504751,80 2,50 44,7 44,7 44,7
M038 VS ZLB110 209144,70 504728,77 2,50 44,7 44,7 44,7
M029 VS ZLB110 209105,17 504731,03 2,50 44,5 44,5 44,5

M019 VS ZL380 209323,36 504809,74 2,50 37,2 37,2 37,2
M005 VS ZLH110 209285,49 505102,71 2,50 36,9 36,9 36,9

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 55,6 55,6 55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Maximale geluidniveaus toekomst

Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - De Bese 11 Dalfsen
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

001_A De Bese 11 Dalfsen 210084,34 505089,21 5,00 51,1 51,1 51,1
M021 VS ZL380 209466,24 505053,69 2,50 51,1 51,1 51,1
M028 VS ZL380 209449,46 505104,15 2,50 51,1 51,1 51,1
M024 VS ZL380 209544,20 505070,60 2,50 50,2 50,2 50,2
M025 VS ZL380 209529,87 505034,20 2,50 49,9 49,9 49,9
M038 VS ZLB110 209551,02 505335,48 2,50 49,3 49,3 49,3

M020 VS ZL380 209480,57 505090,08 2,50 49,1 49,1 49,1
M029 VS ZLB110 209522,88 505307,62 2,50 49,0 49,0 49,0
M039 VS ZLB110 209540,84 505355,20 2,50 48,9 48,9 48,9
M030 VS ZLB110 209512,70 505327,34 2,50 48,9 48,9 48,9
M018 VS ZL380 209337,69 504846,14 2,50 48,7 48,7 48,7

M031 VS ZLB110 209499,66 505356,29 2,50 48,5 48,5 48,5
M040 VS ZLB110 209527,79 505384,15 2,50 48,5 48,5 48,5
M015 VS HSW220 209321,18 505120,75 2,50 48,4 48,4 48,4
M032 VS ZLB110 209488,53 505377,61 2,50 48,2 48,2 48,2
M041 VS ZLB110 209516,66 505405,47 2,50 48,1 48,1 48,1

M017 VS ZL380 209435,14 505067,75 2,50 47,9 47,9 47,9
M033 VS ZLB110 209477,39 505395,74 2,50 47,9 47,9 47,9
M034 VS ZLB110 209463,07 505424,06 2,50 47,5 47,5 47,5
M042 VS ZLB110 209491,21 505451,92 2,50 47,4 47,4 47,4
M026 VS ZL380 209432,42 504812,58 2,50 47,2 47,2 47,2

M035 VS ZLB110 209454,48 505443,78 2,50 47,2 47,2 47,2
M043 VS ZLB110 209482,62 505471,64 2,50 47,1 47,1 47,1
M011 VS HSW220 209409,45 505198,87 2,50 47,1 47,1 47,1
M007 VS HSW220 209368,31 505071,65 2,50 47,0 47,0 47,0
M013 VS HSW220 209375,29 505097,79 2,50 47,0 47,0 47,0

M008 VS HSW220 209362,35 505054,18 2,50 46,9 46,9 46,9
M036 VS ZLB110 209443,99 505464,46 2,50 46,9 46,9 46,9
M012 VS HSW220 209393,00 505158,58 2,50 46,9 46,9 46,9
M044 VS ZLB110 209472,12 505492,32 2,50 46,8 46,8 46,8
M027 VS ZL380 209418,09 504776,18 2,50 46,8 46,8 46,8

M022 VS ZL380 209368,79 504832,07 2,50 46,6 46,6 46,6
M037 VS ZLB110 209429,03 505494,68 2,50 46,4 46,4 46,4
M045 VS ZLB110 209457,17 505522,54 2,50 46,4 46,4 46,4
M023 VS ZL380 209354,46 504795,67 2,50 46,2 46,2 46,2
M009 VS HSW220 209353,32 505205,03 2,50 46,2 46,2 46,2

M010 VS HSW220 209348,09 505190,72 2,50 46,1 46,1 46,1
M016 VS HSW220 209315,95 505106,45 2,50 45,9 45,9 45,9
M001 VS ZLH110 209269,07 505166,46 2,50 45,5 45,5 45,5
M006 VS ZLH110 209281,36 505092,28 2,50 45,3 45,3 45,3
M002 VS ZLH110 209264,94 505156,03 2,50 45,2 45,2 45,2

M003 VS ZLH110 209261,21 505147,02 2,50 44,9 44,9 44,9
M004 VS ZLH110 209257,09 505136,59 2,50 44,8 44,8 44,8
M045 VS ZLB110 209220,92 504923,69 2,50 44,7 44,7 44,7
M037 VS ZLB110 209181,39 504925,95 2,50 44,6 44,6 44,6
M044 VS ZLB110 209208,47 504892,35 2,50 44,5 44,5 44,5

M036 VS ZLB110 209168,94 504894,62 2,50 44,3 44,3 44,3
M043 VS ZLB110 209200,12 504870,71 2,50 44,3 44,3 44,3
M035 VS ZLB110 209160,59 504872,98 2,50 44,2 44,2 44,2
M042 VS ZLB110 209191,21 504851,13 2,50 44,1 44,1 44,1
M034 VS ZLB110 209151,68 504853,39 2,50 44,0 44,0 44,0

M033 VS ZLB110 209140,22 504823,81 2,50 43,8 43,8 43,8
M041 VS ZLB110 209173,72 504801,14 2,50 43,7 43,7 43,7
M032 VS ZLB110 209134,20 504803,40 2,50 43,6 43,6 43,6
M040 VS ZLB110 209165,33 504778,60 2,50 43,5 43,5 43,5
M031 VS ZLB110 209125,81 504780,86 2,50 43,4 43,4 43,4

M039 VS ZLB110 209152,55 504749,53 2,50 43,3 43,3 43,3
M030 VS ZLB110 209113,02 504751,80 2,50 43,2 43,2 43,2
M014 VS HSW220 209371,09 505088,04 2,50 43,2 43,2 43,2
M038 VS ZLB110 209144,70 504728,77 2,50 43,1 43,1 43,1
M029 VS ZLB110 209105,17 504731,03 2,50 43,0 43,0 43,0

M005 VS ZLH110 209285,49 505102,71 2,50 41,5 41,5 41,5
M019 VS ZL380 209323,36 504809,74 2,50 40,9 40,9 40,9

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 51,1 51,1 51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-10-2023 08:55:30Geomilieu V2022.2 Licentiehouder: Peutz bv



Maximale geluidniveaus toekomst

Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - Hessenweg 1 Dalfsen
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

003_A Hessenweg 1 Dalfsen 209455,33 504325,10 5,00 52,6 52,6 52,6
M019 VS ZL380 209323,36 504809,74 2,50 52,6 52,6 52,6
M027 VS ZL380 209418,09 504776,18 2,50 52,2 52,2 52,2
M026 VS ZL380 209432,42 504812,58 2,50 51,7 51,7 51,7
M023 VS ZL380 209354,46 504795,67 2,50 51,4 51,4 51,4
M022 VS ZL380 209368,79 504832,07 2,50 51,1 51,1 51,1

M038 VS ZLB110 209144,70 504728,77 2,50 50,8 50,8 50,8
M039 VS ZLB110 209152,55 504749,53 2,50 50,6 50,6 50,6
M029 VS ZLB110 209105,17 504731,03 2,50 50,6 50,6 50,6
M030 VS ZLB110 209113,02 504751,80 2,50 50,4 50,4 50,4
M040 VS ZLB110 209165,33 504778,60 2,50 50,3 50,3 50,3

M031 VS ZLB110 209125,81 504780,86 2,50 50,1 50,1 50,1
M041 VS ZLB110 209173,72 504801,14 2,50 50,0 50,0 50,0
M032 VS ZLB110 209134,20 504803,40 2,50 49,8 49,8 49,8
M033 VS ZLB110 209140,22 504823,81 2,50 49,6 49,6 49,6
M042 VS ZLB110 209191,21 504851,13 2,50 49,3 49,3 49,3

M034 VS ZLB110 209151,68 504853,39 2,50 49,2 49,2 49,2
M043 VS ZLB110 209200,12 504870,71 2,50 49,0 49,0 49,0
M035 VS ZLB110 209160,59 504872,98 2,50 49,0 49,0 49,0
M044 VS ZLB110 209208,47 504892,35 2,50 48,7 48,7 48,7
M036 VS ZLB110 209168,94 504894,62 2,50 48,7 48,7 48,7

M037 VS ZLB110 209181,39 504925,95 2,50 48,3 48,3 48,3
M045 VS ZLB110 209220,92 504923,69 2,50 48,2 48,2 48,2
M016 VS HSW220 209315,95 505106,45 2,50 48,2 48,2 48,2
M015 VS HSW220 209321,18 505120,75 2,50 48,0 48,0 48,0
M012 VS HSW220 209393,00 505158,58 2,50 47,9 47,9 47,9

M025 VS ZL380 209529,87 505034,20 2,50 47,6 47,6 47,6
M010 VS HSW220 209348,09 505190,72 2,50 47,4 47,4 47,4
M020 VS ZL380 209480,57 505090,08 2,50 47,0 47,0 47,0
M024 VS ZL380 209544,20 505070,60 2,50 46,9 46,9 46,9
M007 VS HSW220 209368,31 505071,65 2,50 46,5 46,5 46,5

M008 VS HSW220 209362,35 505054,18 2,50 46,0 46,0 46,0
M006 VS ZLH110 209281,36 505092,28 2,50 45,7 45,7 45,7
M005 VS ZLH110 209285,49 505102,71 2,50 45,7 45,7 45,7
M004 VS ZLH110 209257,09 505136,59 2,50 44,8 44,8 44,8
M003 VS ZLH110 209261,21 505147,02 2,50 44,7 44,7 44,7

M002 VS ZLH110 209264,94 505156,03 2,50 44,6 44,6 44,6
M001 VS ZLH110 209269,07 505166,46 2,50 44,5 44,5 44,5
M009 VS HSW220 209353,32 505205,03 2,50 44,4 44,4 44,4
M029 VS ZLB110 209522,88 505307,62 2,50 43,7 43,7 43,7
M017 VS ZL380 209435,14 505067,75 2,50 43,4 43,4 43,4

M030 VS ZLB110 209512,70 505327,34 2,50 43,4 43,4 43,4
M038 VS ZLB110 209551,02 505335,48 2,50 43,4 43,4 43,4
M039 VS ZLB110 209540,84 505355,20 2,50 43,3 43,3 43,3
M031 VS ZLB110 209499,66 505356,29 2,50 43,1 43,1 43,1
M040 VS ZLB110 209527,79 505384,15 2,50 43,1 43,1 43,1

M032 VS ZLB110 209488,53 505377,61 2,50 43,1 43,1 43,1
M033 VS ZLB110 209477,39 505395,74 2,50 43,0 43,0 43,0
M041 VS ZLB110 209516,66 505405,47 2,50 42,8 42,8 42,8
M034 VS ZLB110 209463,07 505424,06 2,50 42,7 42,7 42,7
M028 VS ZL380 209449,46 505104,15 2,50 42,5 42,5 42,5

M035 VS ZLB110 209454,48 505443,78 2,50 42,5 42,5 42,5
M042 VS ZLB110 209491,21 505451,92 2,50 42,4 42,4 42,4
M036 VS ZLB110 209443,99 505464,46 2,50 42,3 42,3 42,3
M043 VS ZLB110 209482,62 505471,64 2,50 42,2 42,2 42,2
M044 VS ZLB110 209472,12 505492,32 2,50 42,0 42,0 42,0

M037 VS ZLB110 209429,03 505494,68 2,50 42,0 42,0 42,0
M018 VS ZL380 209337,69 504846,14 2,50 42,0 42,0 42,0
M045 VS ZLB110 209457,17 505522,54 2,50 41,7 41,7 41,7
M011 VS HSW220 209409,45 505198,87 2,50 39,7 39,7 39,7
M021 VS ZL380 209466,24 505053,69 2,50 39,2 39,2 39,2

M013 VS HSW220 209375,29 505097,79 2,50 38,6 38,6 38,6
M014 VS HSW220 209371,09 505088,04 2,50 38,4 38,4 38,4

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 52,6 52,6 52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-10-2023 08:55:30Geomilieu V2022.2 Licentiehouder: Peutz bv



Maximale geluidniveaus toekomst

Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAmax bij Bron voor toetspunt: 012_A - De Bese 17 Dalfsen
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

012_A De Bese 17 Dalfsen 209769,36 505814,93 5,00 53,3 53,3 53,3
M034 VS ZLB110 209463,07 505424,06 2,50 53,3 53,3 53,3
M045 VS ZLB110 209457,17 505522,54 2,50 52,7 52,7 52,7
M044 VS ZLB110 209472,12 505492,32 2,50 52,4 52,4 52,4
M043 VS ZLB110 209482,62 505471,64 2,50 52,2 52,2 52,2
M037 VS ZLB110 209429,03 505494,68 2,50 52,0 52,0 52,0

M042 VS ZLB110 209491,21 505451,92 2,50 51,9 51,9 51,9
M033 VS ZLB110 209477,39 505395,74 2,50 51,9 51,9 51,9
M036 VS ZLB110 209443,99 505464,46 2,50 51,8 51,8 51,8
M035 VS ZLB110 209454,48 505443,78 2,50 51,6 51,6 51,6
M041 VS ZLB110 209516,66 505405,47 2,50 51,4 51,4 51,4

M040 VS ZLB110 209527,79 505384,15 2,50 51,1 51,1 51,1
M032 VS ZLB110 209488,53 505377,61 2,50 50,9 50,9 50,9
M039 VS ZLB110 209540,84 505355,20 2,50 50,6 50,6 50,6
M031 VS ZLB110 209499,66 505356,29 2,50 50,6 50,6 50,6
M038 VS ZLB110 209551,02 505335,48 2,50 50,4 50,4 50,4

M030 VS ZLB110 209512,70 505327,34 2,50 50,2 50,2 50,2
M029 VS ZLB110 209522,88 505307,62 2,50 49,9 49,9 49,9
M011 VS HSW220 209409,45 505198,87 2,50 49,4 49,4 49,4
M021 VS ZL380 209466,24 505053,69 2,50 48,0 48,0 48,0
M028 VS ZL380 209449,46 505104,15 2,50 46,6 46,6 46,6

M017 VS ZL380 209435,14 505067,75 2,50 45,8 45,8 45,8
M020 VS ZL380 209480,57 505090,08 2,50 45,8 45,8 45,8
M024 VS ZL380 209544,20 505070,60 2,50 45,6 45,6 45,6
M013 VS HSW220 209375,29 505097,79 2,50 45,5 45,5 45,5
M005 VS ZLH110 209285,49 505102,71 2,50 45,5 45,5 45,5

M025 VS ZL380 209529,87 505034,20 2,50 45,4 45,4 45,4
M014 VS HSW220 209371,09 505088,04 2,50 45,4 45,4 45,4
M018 VS ZL380 209337,69 504846,14 2,50 45,3 45,3 45,3
M001 VS ZLH110 209269,07 505166,46 2,50 45,3 45,3 45,3
M006 VS ZLH110 209281,36 505092,28 2,50 45,2 45,2 45,2

M007 VS HSW220 209368,31 505071,65 2,50 45,2 45,2 45,2
M002 VS ZLH110 209264,94 505156,03 2,50 45,1 45,1 45,1
M003 VS ZLH110 209261,21 505147,02 2,50 45,0 45,0 45,0
M008 VS HSW220 209362,35 505054,18 2,50 44,8 44,8 44,8
M004 VS ZLH110 209257,09 505136,59 2,50 44,8 44,8 44,8

M009 VS HSW220 209353,32 505205,03 2,50 44,2 44,2 44,2
M026 VS ZL380 209432,42 504812,58 2,50 42,8 42,8 42,8
M037 VS ZLB110 209181,39 504925,95 2,50 42,7 42,7 42,7
M045 VS ZLB110 209220,92 504923,69 2,50 42,7 42,7 42,7
M015 VS HSW220 209321,18 505120,75 2,50 42,6 42,6 42,6

M044 VS ZLB110 209208,47 504892,35 2,50 42,5 42,5 42,5
M036 VS ZLB110 209168,94 504894,62 2,50 42,5 42,5 42,5
M027 VS ZL380 209418,09 504776,18 2,50 42,4 42,4 42,4
M043 VS ZLB110 209200,12 504870,71 2,50 42,3 42,3 42,3
M035 VS ZLB110 209160,59 504872,98 2,50 42,2 42,2 42,2

M042 VS ZLB110 209191,21 504851,13 2,50 42,1 42,1 42,1
M034 VS ZLB110 209151,68 504853,39 2,50 41,9 41,9 41,9
M033 VS ZLB110 209140,22 504823,81 2,50 41,6 41,6 41,6
M041 VS ZLB110 209173,72 504801,14 2,50 41,5 41,5 41,5
M032 VS ZLB110 209134,20 504803,40 2,50 41,4 41,4 41,4

M040 VS ZLB110 209165,33 504778,60 2,50 41,3 41,3 41,3
M031 VS ZLB110 209125,81 504780,86 2,50 41,2 41,2 41,2
M019 VS ZL380 209323,36 504809,74 2,50 41,0 41,0 41,0
M039 VS ZLB110 209152,55 504749,53 2,50 40,9 40,9 40,9
M030 VS ZLB110 209113,02 504751,80 2,50 40,9 40,9 40,9

M038 VS ZLB110 209144,70 504728,77 2,50 40,7 40,7 40,7
M029 VS ZLB110 209105,17 504731,03 2,50 40,7 40,7 40,7
M022 VS ZL380 209368,79 504832,07 2,50 40,5 40,5 40,5
M023 VS ZL380 209354,46 504795,67 2,50 39,2 39,2 39,2
M010 VS HSW220 209348,09 505190,72 2,50 38,1 38,1 38,1

M016 VS HSW220 209315,95 505106,45 2,50 36,8 36,8 36,8
M012 VS HSW220 209393,00 505158,58 2,50 36,1 36,1 36,1

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 53,3 53,3 53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

13-10-2023 08:55:30Geomilieu V2022.2 Licentiehouder: Peutz bv



Maximale geluidniveaus toekomst

Rapport: Resultatentabel
Model: FF2221 Toekomstvisie aug 2023 (eindsituatie) incl nw ZLH110
LAmax bij Bron voor toetspunt: 013_A - De Bese 6 Dalfsen
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

013_A De Bese 6 Dalfsen 209873,18 505780,75 5,00 52,4 52,4 52,4
M032 VS ZLB110 209488,53 505377,61 2,50 52,4 52,4 52,4
M031 VS ZLB110 209499,66 505356,29 2,50 52,2 52,2 52,2
M045 VS ZLB110 209457,17 505522,54 2,50 51,2 51,2 51,2
M044 VS ZLB110 209472,12 505492,32 2,50 51,1 51,1 51,1
M043 VS ZLB110 209482,62 505471,64 2,50 51,0 51,0 51,0

M042 VS ZLB110 209491,21 505451,92 2,50 50,9 50,9 50,9
M037 VS ZLB110 209429,03 505494,68 2,50 50,7 50,7 50,7
M036 VS ZLB110 209443,99 505464,46 2,50 50,6 50,6 50,6
M041 VS ZLB110 209516,66 505405,47 2,50 50,5 50,5 50,5
M035 VS ZLB110 209454,48 505443,78 2,50 50,5 50,5 50,5

M034 VS ZLB110 209463,07 505424,06 2,50 50,4 50,4 50,4
M040 VS ZLB110 209527,79 505384,15 2,50 50,4 50,4 50,4
M033 VS ZLB110 209477,39 505395,74 2,50 50,2 50,2 50,2
M039 VS ZLB110 209540,84 505355,20 2,50 50,1 50,1 50,1
M038 VS ZLB110 209551,02 505335,48 2,50 49,9 49,9 49,9

M030 VS ZLB110 209512,70 505327,34 2,50 49,7 49,7 49,7
M029 VS ZLB110 209522,88 505307,62 2,50 49,5 49,5 49,5
M011 VS HSW220 209409,45 505198,87 2,50 48,9 48,9 48,9
M013 VS HSW220 209375,29 505097,79 2,50 48,6 48,6 48,6
M021 VS ZL380 209466,24 505053,69 2,50 47,8 47,8 47,8

M014 VS HSW220 209371,09 505088,04 2,50 46,9 46,9 46,9
M009 VS HSW220 209353,32 505205,03 2,50 45,7 45,7 45,7
M007 VS HSW220 209368,31 505071,65 2,50 45,7 45,7 45,7
M024 VS ZL380 209544,20 505070,60 2,50 45,6 45,6 45,6
M028 VS ZL380 209449,46 505104,15 2,50 45,5 45,5 45,5

M020 VS ZL380 209480,57 505090,08 2,50 45,5 45,5 45,5
M025 VS ZL380 209529,87 505034,20 2,50 45,4 45,4 45,4
M017 VS ZL380 209435,14 505067,75 2,50 45,4 45,4 45,4
M022 VS ZL380 209368,79 504832,07 2,50 45,2 45,2 45,2
M018 VS ZL380 209337,69 504846,14 2,50 45,0 45,0 45,0

M001 VS ZLH110 209269,07 505166,46 2,50 44,7 44,7 44,7
M002 VS ZLH110 209264,94 505156,03 2,50 44,6 44,6 44,6
M003 VS ZLH110 209261,21 505147,02 2,50 44,5 44,5 44,5
M016 VS HSW220 209315,95 505106,45 2,50 44,5 44,5 44,5
M004 VS ZLH110 209257,09 505136,59 2,50 44,3 44,3 44,3

M015 VS HSW220 209321,18 505120,75 2,50 44,3 44,3 44,3
M026 VS ZL380 209432,42 504812,58 2,50 42,8 42,8 42,8
M027 VS ZL380 209418,09 504776,18 2,50 42,4 42,4 42,4
M023 VS ZL380 209354,46 504795,67 2,50 42,3 42,3 42,3
M045 VS ZLB110 209220,92 504923,69 2,50 42,3 42,3 42,3

M044 VS ZLB110 209208,47 504892,35 2,50 42,2 42,2 42,2
M037 VS ZLB110 209181,39 504925,95 2,50 42,1 42,1 42,1
M043 VS ZLB110 209200,12 504870,71 2,50 41,9 41,9 41,9
M036 VS ZLB110 209168,94 504894,62 2,50 41,9 41,9 41,9
M005 VS ZLH110 209285,49 505102,71 2,50 41,8 41,8 41,8

M042 VS ZLB110 209191,21 504851,13 2,50 41,7 41,7 41,7
M035 VS ZLB110 209160,59 504872,98 2,50 41,7 41,7 41,7
M034 VS ZLB110 209151,68 504853,39 2,50 41,5 41,5 41,5
M033 VS ZLB110 209140,22 504823,81 2,50 41,2 41,2 41,2
M041 VS ZLB110 209173,72 504801,14 2,50 41,1 41,1 41,1

M019 VS ZL380 209323,36 504809,74 2,50 41,1 41,1 41,1
M032 VS ZLB110 209134,20 504803,40 2,50 41,0 41,0 41,0
M040 VS ZLB110 209165,33 504778,60 2,50 40,9 40,9 40,9
M031 VS ZLB110 209125,81 504780,86 2,50 40,8 40,8 40,8
M039 VS ZLB110 209152,55 504749,53 2,50 40,6 40,6 40,6

M030 VS ZLB110 209113,02 504751,80 2,50 40,5 40,5 40,5
M038 VS ZLB110 209144,70 504728,77 2,50 40,4 40,4 40,4
M029 VS ZLB110 209105,17 504731,03 2,50 40,3 40,3 40,3
M006 VS ZLH110 209281,36 505092,28 2,50 39,5 39,5 39,5
M010 VS HSW220 209348,09 505190,72 2,50 38,3 38,3 38,3

M008 VS HSW220 209362,35 505054,18 2,50 36,1 36,1 36,1
M012 VS HSW220 209393,00 505158,58 2,50 36,1 36,1 36,1

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 52,4 52,4 52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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