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Waterweg kruising

Buisleding Gevaarlijke Inhoud

op het westen gericht - PV Racks

op het oosten gericht - PV Racks

Legende

Voorafgaand aan bouwwerkzaamheden moet de locatie van bovengrondse leidingen, ingegraven kabels, gas-
en waterleidingen ter plaatse worden gecontroleerd en moet ook contact worden opgenomen met de relevante
eigenaren van de nutsbedrijven

Geografische Coordinaten Gebieden
Land: Nederland Oppervlakte Lengte
Adres: Roodakker-Buren Field 1 84959 m² 1572 m

Latitude: 51.886336°
Longitude: 5.364820°
Altitude: - Totaal 84959 m² 1572 m

0 19 Dec 22 MCA MMA Originele tekening

12 July 2022Cadayong

12 July 2022Thorne

Azimut [°]
Hoogte h [m]
Afstand laagste module - grond c [m]
Rijafstand p [m]
Gangpadbreedte a [m]
Geprojecteerde tafellengte wp [m]

Aantal modules

1 Algemene doorsnede door panelenveld
niet op schaal
Oost-West oriëntatie

hc

wp a
p

±0.00

O

Openingsbreedte O [m]
Normaal Amsterdams Pijl [m]

min. 0,20

as per plot

min. 0,50
max 1,66

min. 14,76
min. 0,80

min. 13,96

WaterputBESS Gebied (ca. 225 sq.m)

ca. 23904
ca. 3,71

A 05 Jan 23 JBO MMA Afmetingen toegevoegd

alle afmetingen zijn in m
Kleur is groen.
RAL 6005 of vergelijkbaar.

B 10 Jan 23 MCA MMA Aangepaste grens, wegen/paden en BESS-model

C 17 Feb 23 MCA MMA Details van omheining en onderbouw bijgewerkt. Extra dimensie tussen apparatuur

D 26 May 23 MCA MMA Herziening van geactualiseerd landschapsplan en beoordeling van uitrustingskleuren en onderhoudsweg

E 07 Jul 23 MCA MMA Verplaatsing van de transformator naar het zuiden

F 15 Aug 23 JGA MMA Veranderingen in het landschap, revisie van de omheining, toevoeging van nieuwe rekken
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