erfafscheiding:
- hekvorm hout/staal n.t.b.
- hoogte ca. 1100mm

- deels v.z.v. groenvoorziening
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RENVOOI

metselwerk combinatie 2 kleuren; wit en rood/bruin
(rood/bruine steen terugliggend gemetseld)

Zr——=z7 metselwerk wit
AVAVAvAvAvAVAVA isolatie
7 kalkzandsteen
Wz prefab beton

metal stud dubbele scheidinswand d=205mm

metal stud wand d=100mm

afvoerpunt mechanische ventilatie

20m brandslanghaspel, L=20meter

O(Z toevoerpunt mechanische ventilatie
S>>
[]

handbrandmelder
BA brandmeldpaneel
=y )ﬂﬁchtroyute aa‘nduidin_gar_ma‘tuur (verlicht) met pictogram
gang’ resp.‘vluchtrichting
ylychtro’ute aa‘nduidin'garma‘tuur (verlicht) met pictogram
uitgang’ resp.‘vluchtrichting
VL zonder losse voorwerpen te openen
ANV ruimte/route voorzien van noodverlichting
————— 60 ——  brandscheiding WBDBO 60 minuten
————— 30 —-—  brandscheiding WBDBO 30 minuten
vg veiligheidsbeglazing conform NEN 3569
p geisoleerd paneel, beplating véor kozijn
c geisoleerd colorbel paneel

ALGEMEEN

- Rc-waarden vloer minimaal 3,5 m2K/W;

- Rc-waarden gevel minimaal 4,5 m2K/W;

- Rc-waarden dak minimaal 6,0 m2K/W;

- Geluidwering uitwendige scheidingsconstructies verblijfsgebied min. 20dB;

- Materialen moeten voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1;

- Wateropname materialen sanitaire ruimten gemiddeld < 0,01 kg(m2.s1/2) en op geen enkele plaats > 0,2 kg(m2.s1/2)

- Electra volgens NEN 1010;

- Riolering conform NEN 3215;

- Rookmelders niet ioniserend, e.e.a. conform NEN 2555;

- Constructies conform tekening en berekening constructeur;
- Hang- en sluitwerk weerstandsklasse 2;

- Hwa, afvalwater en feacalién volgens NEN 3215;

- Brandveiligheid WBDBO conform NEN 6068;

- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063;

- Veiligheidsglas conform NEN 3569;

- Afscheidingen van vloeren, trappen en hellingbanen voldoen minimaal aan de gestelde
eisen in Bouwbesluit 2012 Artikel 2.16 t/m 2.20.

BRAND

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15
seconden gedurende tenminste 1 uur over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau.
De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform NEN 6088 en zichtbaarheidseisen conform artikelen

5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838.

De viuchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform NEN 6088 en zichtbaarheidseisen conform artikelen

5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838.

Het gebouw wordt voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 en een

ontruimingsalarminstallatie uitgevoerd volgens NEN 2575. De installaties worden ontworpen en uitgevoerd op

basis van een programma van eisen.

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De
capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m3%h met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij

gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren voldoen aan

handboek ‘Brandbeveiligingsinstallaties’'van het NVBR/NIFV.
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O]
——
- veiligheidsglas conform NEN 3569
§ - aluminium daktrim
verdiepingsvloer:
kamer - dekvloer d=70mm
& - breedplaatvloer vigs. opg. constructeur
=
- metselwerk; wit
(=]
(=)
IS)
<
- kunststof kozijn
- HR++ beglazing
[=]
Q|
|
N
begane grondvloer
woonkamer - dekvloer d=70mm

- geisoleerde systeemvloer Rc vigs. EPC berekening

MW%%M%%%%%

doorsnede fragment 2

- betonnen kantplank

- funderingsbalk vigs. opg. constructeur

S

+6305
oL

+6000

- aluminium daktrim

dakopbouw:
- bitumineuze dakbedekking

- dampremmende folie

- isolatie Rc vigs. EPC berekening

- breedplaatvloer vigs. opg. constructeur

S

+3947
H—rooal

+3030

- metselwerk; wit

- HR++ beglazing

1658

2540

- kunststof kozijn

- veiligheidsglas conform NEN 3569

765

lekdorpel, prefab beton

kamer

verdiepingsvloer:
- dekvloer d=70mm

- breedplaatvloer vigs. opg. constructeur

700

- metselwerk; wit

- kunststof kozijn

-4

- stalen luifel; gepoedercoat

- HR++ beglazing

2370

begane grondvloer
- dekvloer d=70mm

- geisoleerde systeemvloer Rc vigs. EPC berekening

NI

doorsnede fragment 3

- betonnen kantplank

350

- funderingsbalk vigs. opg. constructeur

bouwkundige uitwerking

’ ZIEL in architectuur

CONCEPT EN ONTWERP

INTERIEUR

ARCHITECTUUR

bureau CK

ontwerp + bouwkunde

tabakswal 52

7413 te deventer

t: 06 81 56 35 89
www.mariskavanderziel.com.
mariskavanderziel@gmail.com

betje wolffstraat 1b
8023 bt zwolle

t: 06 1100 46 46
www.bureauck.nl
info@bureauck.nl

project  Amado Zorg te Dronten

werknr. 239

formaat:
13-04-2018 A1

fase:
bouwaanvraag

opdrachtgever:
Junco B.V.
Buitenkant 7
8011 VH Zwolle

doorsnede fragmenten

bladnummer:

BA-20




architect

bouwkundige uitwerking

. ZIEL in architectuur

bureau CK

ontwerp + bouwkunde

tabakswal 52
7413 te deventer
t: 06 81 56 35 89

www.mariskavanderziel.com.
mariskavanderziel@gmail.com

betje wolffstraat 1b
8023 bt zwolle

t: 06 1100 46 46
www.bureauck.nl
info@bureauck.nl

project  Amado Zorg te Dronten

werknr. 239

datum: formaat:
13-04-2018 A3

schaal:

fase:
bouwaanvraag

opdrachtgever:
Junco B.V.
Buitenkant 7
8011 VH Zwolle

onderwerp

principedetails

bladnummer:

BA-30




begane grondvloer
- dekvloer d=70mm
- geisoleerde systeemvloer Rc vigs. EPC berekening

- kunstof onderdorpel en kozijn

- dpc folie

entree

20
30

ck);

- betonnen kantplank

- isolatie met gesloten cellen

- betonnnen funderingsbalk vigs. opg. constructeur

$ -920

350

DETAIL 01

werknr. 239 datum: 13-04-2018

bureau CK

ontwerp + bouwkunde




- HR++ beglazing

verdiepingsvloer:
- dekvloer d=70mm
- breedplaatvloer vigs. opg. constructeur

kozijnen:

- kunststof kozijn

- kleur: n.t.b.

- draaiende delen: n.t.b.

lekdorpel, prefab beton

- open stootvoeg t.b.v. ventilatie

_ $ +3030

- metselwerk; wit

- waterkerende folie

- open stootvoeg t.b.v. ventilatie

gevelopbouw:

- metselwerk

- luchtspouw

- isolatie Rc vigs. EPC berekening
- kalkzandsteen

- waterkerende folie

- stalen luifel; gepoedercoat

+2580

<

- kunststof kozijn

- entreedeur

700

70

245

-4

—-—

430

DETAIL 02

werknr. 239 datum: 13-04-2018

bureau CK

ontwerp + bouwkunde
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dakopbouw:

- bitumineuze dakbedekking

- isolatie Rc vigs. EPC berekening

- dampremmende folie

- breedplaatvloer vigs. opg. constructeur

$ +6305

- aluminium daktrim

- cellenbeton koudebrugonderbreking

—4
0|
<

—

- - - - - - ,w

- metselwerk; wit

- open stootvoeg t.b.v. ventilatie

640

- waterkerende folie

- open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer

$ +5620

- kunststof kozijn

4

- metselwerk; wit

70

245

—-—

430

DETAIL 04

werknr. 239 datum: 13-04-2018

bureau CK

ontwerp + bouwkunde




gevelopbouw:

- metselwerk

- luchtspouw

- isolatie Rc vigs. EPC berekening
- kalkzandsteen

40

i

- hwa in spouw

- hoogwaardige isolatie

430

gevelopbouw:

- metselwerk

- luchtspouw

- isolatie Rc vigs. EPC berekening
- kalkzandsteen

- dpc folie

- kunststof kozijn

- entreedeur

-+ 4
o\
<
N
(=]
™)
<
-
0|
0|
~
-

DETAIL 05

werknr. 239 datum: 13-04-2018

bureau CK

ontwerp + bouwkunde




- kunststof kozijn

245

3 3
- entreedeur ) /' ®
=== 8
— L, — ~
% =
© 1 1 ]
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- DPC folie
gevelopbouw:

- Rockpanel Cameleon 8mm

- regelwerk 34x46mm

- waterkerende- dampopen folie

- isolatie Rc vigs. EPC berekening
- kalkzandsteen

DETAIL 06

werknr. 239 datum: 13-04-2018

bureau CK

ontwerp + bouwkunde




- HR++ beglazing

- veiligheidsglas conform NEN 3569 ®

begane grondvloer
- dekvloer d=70mm
- geisoleerde systeemvloer Rc vigs. EPC berekening [ \

- kunststof kozijn

lekdorpel, prefab beton

4 Dpeil=0.0

- metselwerk; donker grijs (eerste laag)

NN

- isolatie met gesloten cellen

- open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer

- betonnnen funderingsbalk vigs. opg. constructeur

$ -920

DETAIL 07

werknr. 239 datum: 13-04-2018

| bureau CK

ontwerp + bouwkunde




77777777777777 ——— — — — — — — — = — — — — 7r~7 _{"
- kunststof kozijn o [[
IS
- HR++ beglazing
- veiligheidsglas conform NEN 3569 PY

- metselwerk
- afwisselende lagen rood/bruin en wit

835

| AN NN

82

835

DETAIL 08

werknr. 239 datum: 13-04-2018}

bureau CK

ontwerp + bouwkunde




- HR++ beglazing
- veiligheidsglas conform NEN 3569

785

- kunststof kozijn

lekdorpel, prefab beton

50

- open stootvoeg t.b.v. ventilatie

$ +3030 _

=/

765

kamer

- dpc folie

- open stootvoeg t.b.v. ventilatie

440

- waterkerende folie

- metselwerk; wit

- open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer

- kunststof kozijn

$ +2590

- metselwerk
- afwisselende lagen rood/bruin en wit

245

—-—

430

DETAIL 09
werknr. 239

bureau CK

datum: 13-04-2018}

ontwerp + bouwkunde




dakopbouw:

- bitumineuze dakbedekking

- isolatie Rc vigs. EPC berekening

- dampremmende folie

- breedplaatvloer vigs. opg. constructeur

- aluminium daktrim

o5

- open stootvoeg t.b.v. ventilatie

- cellenbeton koudebrugonderbreking

+6000

- metselwerk; wit

P
\r

- open stootvoeg t.b.v. ventilatie

640

- waterkerende folie

- open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer

- kunststof kozijn

- metselwerk

- afwisselende lagen rood/bruin en wit

- HR++ beglazing

DETAIL 10

werknr. 239 datum: 13-04-2018

bureau CK

ontwerp + bouwkunde
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gevelopbouw: | |
- metselwerk, gestreept } I
- luchtspouw I ‘
- isolatie Rc vigs. EPC berekening | }
- kalkzandsteen I |
|
|
|
|
} |
% 87 % 775

- DPC folie

- kunststof kozijn

- HR++ beglazing

DETAIL 11

werknr. 239 datum: 13-04-2018

bureau CK

ontwerp + bouwkunde




245

430

180

430!

70

450

775

geisoleerd paneel:

- multiplex d=12mm

- dampremmende folie

- isolatie Rc vigs. EPC berekening
- waterkerende- dampopen folie

- multiplex d=12mm

- DPC folie

gevelopbouw:

- metselwerk, gestreept

- luchtspouw

- isolatie Rc vigs. EPC berekening
- kalkzandsteen

15,

DETAIL 12

werknr. 239 datum: 13-04-2018

bureau CK

ontwerp + bouwkunde




- geisoleerd paneel v.v. colorbel

verdiepingsvloer:
- dekvloer d=70mm
- breedplaatvloer vigs. opg. constructeur

- kunststof kozijn

lekdorpel, prefab beton

& peil=0.0
\r

50

kamer

o

- isolatie met gesloten cellen

- open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer

- betonnnen funderingsbalk vigs. opg. constructeur

P
-
-
Z

$ -920

DETAIL 13

werknr. 239 datum: 13-04-2018

bureau CK

ontwerp + bouwkunde




- HR++ beglazing

2540

|
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|
|
|
|
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|
- kunststof kozijn }
|
|
|
|
$ +1100 ] } <
}
! &
|
|
} ——
- geisoleerd paneel v.v. colorbel }
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- metselwerk }
- afwisselende lagen rood/bruin en wit I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‘ el
| 8
|
| DETAIL 14
i werknr. 239 datum: 13-04-2018
|
|
i bureau CK
| ontwerp + bouwkunde




- HR++ beglazing

- kunststof kozijn

N

245

430

\18\0

N

gevelopbouw:

- metselwerk, gestreept

- luchtspouw

- isolatie Rc vigs. EPC berekening
- kalkzandsteen

15

- DPC folie

geisoleerd paneel:

- multiplex d=12mm

- dampremmende folie

- isolatie Rc vigs. EPC berekening
- waterkerende- dampopen folie

- multiplex d=12mm

DETAIL 15
werknr. 239

bureau CK

ontwerp + bouwkunde

datum: 13-04-2018




gevelopbouw:

- metselwerk, gestreept

- luchtspouw

- isolatie Rc vigs. EPC berekening
- kalkzandsteen

- DPC folie

180

100

15

I
I
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
864 % 435

-~ — — — — — —

|

|
|
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‘ |
T

|
|

|
‘ |
|

|
|

|
‘ |
|

|
‘ \
‘ \
|
! |
i I

I

700 | 8 ] 348 L 87

T T T

geisoleerd paneel:

- multiplex d=12mm

- dampremmende folie

- isolatie Rc vigs. EPC berekening
- waterkerende- dampopen folie

- multiplex d=12mm

- kunststof kozijn

DETAIL 16

werknr. 239 datum: 13-04-2018

bureau CK

ontwerp + bouwkunde




- HR++ beglazing
- veiligheidsglas conform NEN 3569 °

begane grondvloer T
- dekvloer d=70mm
- geisoleerde systeemvloer Rc vigs. EPC berekening

- kunststof kozijn

4 Dpeil=0.0
\r

NSO

- dpc folie

- betonnen kantplank

- isolatie met gesloten cellen

- betonnnen funderingsbalk vigs. opg. constructeur

$ -920

DETAIL 17

werknr. 239 datum: 13-04-2018

bureau CK

ontwerp + bouwkunde




dakopbouw:

- bitumineuze dakbedekking

- isolatie Rc vigs. EPC berekening

- dampremmende folie

- breedplaatvloer vigs. opg. constructeur

- aluminium daktrim

H

800

- open stootvoeg t.b.v. ventilatie

$ +3030

- cellenbeton koudebrugonderbreking

- open stootvoeg t.b.v. ventilatie

440

-waterkerende folie

- metselwerk; wit

- open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer

- kunststof kozijn

- HR++ beglazing

70

245

T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L
T
430 l
i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

DETAIL 18

werknr. 239 datum: 13-04-2018

bureau CK

ontwerp + bouwkunde




- metselwerk
- afwisselende lagen rood/bruin en wit

800

verdiepingsvloer:
- dekvloer d=70mm
- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur

- HR++ beglazing
- veiligheidsglas conform NEN 3569

- kunststof kozijn

dakopbouw:

- bitumineuze dakbedekking

- isolatie Rc vigs. EPC berekening

- dampremmende folie

- breedplaatvloer vlgs. opg. constructeur

- stalen ligger vigs. opg. constructeur

DETAIL 19

werknr. 239 datum: 13-04-2018

bureau CK

ontwerp + bouwkunde




wandopbouw:

- 2x gipsplaat 12,5mm

- steenwol 60mm 35kg/m?
- metalstud profiel 75mm
- luchtspouw

- metalstud profiel 75mm
- steenwol 60mm 35kg/m?*
- 2x gipsplaat 12,5mm

- brandwerende afdichting

A A A A T N P T T P T T

A T T TN P T P T T

gevelopbouw:

- Rockpanel Cameleon 8mm

- regelwerk 34x46mm

- waterkerende- dampopen folie

- isolatie Rc vigs. EPC berekening
- kalkzandsteen

- hwa in spouw

- hoogwaardige isolatie

DETAIL 20

werknr. 239 datum: 13-04-2018

bureau CK

ontwerp + bouwkunde
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verblijfsgebied verblijfsgebied
begane grond verdieping
GEBRUIKSOPPERVLAKTE:
DAGLICHT GO 1 begane grond: 671 m?
GO 2 verdieping: 647 m?
RUIMTE GEBRUIKSFUNCTIE OPP. VEREIST AANWEZIG CONCLUSIE GO totaal: 1318m?
[m?] [Ae in m?] [dm?/s] VENTILATIE
VERBLIJFSGEBIED 1 113 5,70 11,1 VOLDOET
0.05 personeel kantoorfunctie 15 0,38 2,0x0x8x1x1=1,6 ~ VOLDOET RUIMTE GEBRUIKSFUNCTIE AANT. PERSONEN :)le} \[;ERE/IST ] :ﬂANz\?/;EZIG CONCLUSIE
5 B m m?/s p.p. m?/s
oy wamoor emooete et . e ooy VERBLIFSGEBIED 1 13 VERBLIJFSGEBIEDEN:
- amer gezondheldszorgfunctie G G »AxOxBx1x1=1, 005  personeel kantoorfunctie 3 15 65 195 VOLDOET VG 1: 113 m2
0.15 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET 011 Kantoor Kantoorfunctie 2 174 65 13 VOLDOET : 5
017  kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9  VOLDOET 013 komer gezondheidszorgfunctie i 194 1 a VOLDOET VG 2: 268 m
0.19 kamer gezondheidszorgfunctie 19,1 0,96 2,4x0x8x1x1=1,9  VOLDOET 015  kamer gezondheidszorgfunctie 1 194 12 14 VOLDOET VG 3: 33 m?
017 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET VG 4: 141 m?
VERBLUFSGEBIED 2 267,7 13,40 27,3 VOLDOET 019 kamer gezondheidszorgfunctie 1 191 12 14 VOLDOET VG 5 101 m?
0.22 kamer gezondheidszorgfunctie 19,1 0,96 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET Ve 6 60 m?
0.24 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9  VOLDOET ‘D’EZ';B"”Fsi“"“ heidssorsfunct . i:T . » VoLoOET VG 7' 20 m?
' o ot - . amer gezondheidszorgfunctie , . m
026 1 > "nd!e 88,7 vt 14x0,8x1x1=11,2  VOLDOET 0.24 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET architect
0.27 keuken bijeenkomstfunctie 24,8 nv.t. 1,4x0,8x1x1=1,1  VOLDOET 026 . - ) 1s 87 B Py VOLDOET tabakswal 52
0.28 2 ij functie 90,7 nv.t 14x0,8x1x1=11,2  VOLDOET 027 keuken bijeenkomstfunctie 3 24,8 Nyt 21 VOLDOET VG totaal: 756 m? -—--- > >55% GO: VOLDOET . z I E L | n arc h |te Ct uur 7413 te deventer
028 2 i i 15 90,7 4 60 VOLDOET t: 06 81 56 35 89
VERBLUFSGEBIED 3 32,9 nv.t. CONCERTEN ONTWERP i R
0.29 recreatie bijeenkomstfunctie 32,9 nvt. VERBLUFSGEBIED 3 32,9 INTERIEUR www.mariskavanderziel.com.
0.29 recreatie bijeenkomstfunctie 6 32,9 4 24 VOLDOET ARCHITECTUUR mariskavanderziel@gmail.com
VERBLIFSGEBIED 4 1412 7,10 133 VOLDOET
105  kamer gezondheidszorgfunctie 19,1 0,96 2,4x0x8x1x1=1,9  VOLDOET ‘;;’;’L"’si::":r“ ceronchedszorgfunctic . 1311'2 5 » VoLoOET
) ; . zondheidszorgfuncti ,
1.07 kamer gezondhe!dszorgfunct!e 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET 107 Kamer gezondheidszorgfunctie 1 194 2 1 VOLDOET betje wolffstraat 1b
1.09 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET 1.09 Kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET bouwkundige uitwerking
111 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9  VOLDOET 111 kamer gezondheidszorgfunctie 1 194 12 1 VOLDOET u u 8023 bt zwolle
113 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9  VOLDOET 113 kamer gezondheidszorgfunctie 1 194 12 14 VOLDOET t: 06 11 00 46 46
115 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9  VOLDOET 115 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET t b k d www.bureauck.nl
117 kamer gezondheidszorgfunctie 19,1 0,96 2,4x0x8x1x1=1,9  VOLDOET 117 kamer gezondheidszorgfunctie 1 194 12 14 VOLDOET On We rp + OUW Un e . . :
info@bureauck.nl
VERBLUFSGEBIED 5 1008 500 9,5 VOLDOET ‘;i‘;‘“““i“““ Aheidszorgfunct . 12’31'3 B “ -
. ) _ . amer gezondheidszorgfunctie ,
iig :amer gem"g:e!:smrg;u"gfe i:'i g':g i'zxgx:xi"i’i'g zgtggg 122 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET
. amer gezondheidszorgfunctie G g ,AXOX8x1x1=1, 124 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET i
1.24 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9  VOLDOET 126 Kkamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET project Amado Zo rg te Dronten
1.26 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET 1.28 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET
1.28 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET
'VERBLIJFSGEBIED 6 60
VERBLIFSGEBIED 6 60 3,00 57 VOLDOET 134 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,4 12 14 VOLDOET 2 3 9
134 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9  VOLDOET 136 kamer gezondheidszorgfunctie 1 194 12 14 VOLDOET werknr. dracht .
1.38 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,1 12 14 VOLDOET Op rac gever.
136 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET : g Junco B.V
138 kamer ezondheidszorgfunctie 19,1 0,96 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET . o
gez 2078 VERBLFSGEBIED 7 398 datum: formaat: schaal: fase: Buitenkant 7
1.40 kamer gezondheidszorgfunctie 1 19,1 12 14 VOLDOET
VERBLIFSGEBIED 7 39,8 2,00 38 VOLDOET 142 kamer gerondheidsrorgfunctic 1 194 1 1 VOLDOET 13-04-2018 A2 1:200 bouwaanvraag 8011 VH Zwolle
1.40 kamer gezondheidszorgfunctie 19,1 0,96 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET
1.42 kamer gezondheidszorgfunctie 19,4 0,97 2,4x0x8x1x1=1,9 VOLDOET
onderwerp bladnummer:

bouwbesluit BA-40
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vluchttrappenhuis: extra beschermde vluchtroute

1.20 2
kamer

19,1 m?

BRANDCOMPARTIMENTERING:

BC 1 begane grond: 446 m?
BC 1 verdieping: 176 m?
BC 1 totaal: 622m?
BC 2: 202m?
BC 3: 450m?

D brandcompartriment WBDBO 60 minuten
: subbrandcompartriment WBDBO 30 minuten

//// extra beschermde vluchtroute
7/

vluchttrappenhuis: extra beschermde vluchtroute

1.18
kamer]

147
kamer
19,1 m?

architect

. ZIEL in architectuur

CONCEPT EN ONTWERP
INTERIEUR
ARCHITECTUUR

tabakswal 52
7413 te deventer
t: 06 81 56 35 89

www.mariskavanderziel.com.
mariskavanderziel@gmail.com

betje wolffstraat 1b

bouwkundige uitwerking b C K 8023 bt zwolle
u r e a u t: 06 1100 46 46
+ www.bureauck.nl
ontwerp + bouwkunde e ureauckr

project Amado Zorg te Dronten
werknr. 239 opdrachtgever:
Junco B.V.
datum: formaat: schaal: fase: Buitenkant 7
13-04-2018 A3 1:200 bouwaanvraag 8011 VH Zwolle

onderwerp

brandcompartimentering

bladnummer:

BA-41




	239_BA-set_2018-04-13
	BA-00 situatie
	BA-01 begane grond en eerste verdieping
	BA-02 dakoverzicht
	BA-10 gevels en doorsneden
	BA-20 doorsnede fragmenten
	BA-30 principedetails
	BA-30 principedetails
	DETAIL 01
	DETAIL 02  
	DETAIL 03  
	DETAIL 04  
	DETAIL 05  
	DETAIL 06   
	DETAIL 07  
	DETAIL 08  
	DETAIL 09   
	DETAIL 10   
	DETAIL 11   
	DETAIL 12  
	DETAIL 13   
	DETAIL 14  
	DETAIL 15  
	DETAIL 16  
	DETAIL 17  
	DETAIL 18  
	DETAIL 19  
	DETAIL 20  

	BA-40 bouwbesluit
	BA-41 brandcompartimentering


		2018-09-05T12:36:37+0200
	Gemeente Dronten
	hoort bij besluit OV2017-1211 d.d. 04-09-2018




