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OPBOUW ZIE DETAIL
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S I T U A T I E
SCHAAL   : 1:500
KADASTRALE GEM.  : LOPIK
SECTIE   : E
PERCEEL   : 1648
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GEVEL Rc ≥ 4,5 M2.K/W
OPBOUW ZIE DETAIL

VLOER Rc ≥ 3,5 M2.K/W
OPBOUW ZIE DETAIL

DAK Rc ≥ 6,0 M2.K/W
OPBOUW ZIE DETAIL

B O U W B E S L U I T
FUNCTIE: WONEN

TYPE: NIEUWBOUW

Afd. Art. Onderdeel

. Brand renvooi

Hoofddraagconstructie geen eis

. Toetsing bouwbesluit m.b.t.:

- EPC berekening

- verblijfsgebieden;

- daglicht-, ventilatie-, spuiberekening;

- integrale toegankelijkheid.

Zie bouwbesluittoetsingsrapport oppervlaktetekening en EPG-berekening.

1.4 1.12a Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom:

- de afdelingen, 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2,

  10e lid,  artikel 6.10 zijn niet van toepassing;

- afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor

  een bestaand bouwwerk van toepassing.

2.15 2.130 Inbraakwerendheid: Weerstandklasse 2 volgens: NEN - 5096

2.3 2.23-2.25 Balustrade: Conform artikel 1.12a; op het bouwen van een woonfunctie voor particulier 

eigendom zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing. Hoogte tpv 

vloer is ten minste 0,9m+VL, 

hoogte tpv trap is ten minste 0,6m+VL 

Een balustrade heeft tot een hoogte van 0,6m geen openingen waardoor een bol kan 

passeren met een doorsnede groter dan 0,2m.

De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een 

afscheiding is niet groter dan 0,1m.

2.5 2.39 Trappen: Conform artikel 1.12a; op het bouwen van een woonfunctie voor particulier 

eigendom zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing. Afmetingen 

trap: min. Breedte : 700mm Min. Aantrede : 130mm Max. optrede : 220mm Min. vrije 

hoogte 1,9m

3.10 3.68 Bescherming tegen ratten en muizen: conform bouwbesluit 2012 paragraaf 3.10.1

3.4 3.17a Geluidswering: Scheidingen tussen aangrenzende verblijfsruimten:

Dnta= 32dB / Lnta = 79 dB

3.5 3.23 Wateropname: Toiletruimte wand tot min. 1,2m met wateropname die gemiddeld niet 

groter is dan 0,01kg/(m².s¹/²) en nergens groter dan 0,2 kg/(m².s¹/²)(bijv. tegels) Conform 

NEN 2778. Voor een badruimte tpv een bad of douche over een lengte van 3m, tot min. 

2,1m geld bovengenoemde eis.  Vloertegels: Toilet en Badkamer

4.5 4.31 Buitenberging: 

Conform artikel 1.12a; op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom is 

afdeling 4.5 niet van toepassing.

De buitenberging is onderdeel van de woning en valt in hetzelfde BC.

4.6 4.35 Buitenruimte: 

Conform artikel 1.12a; op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom is 

afdeling 4.6 niet van toepassing.

6.3 6.12 Drinkwatervoorziening: Drinkwater en warmwater dient geschikt te zijn voor menselijke 

consumptie en hygiene Conform bepalingsmethode: NEN - 1006

GEVELS
GEVEL    BAKSTEEN   ROOD 
VOEGWERK   VOEGMORTEL   GRIJS 
GEVEL BIJGEBOUW   ZWEEDS RABAT HOUT  ZWART  

GEVELOPENINGEN
KOZIJNEN          HOUT    GEBR. WIT  
RAMEN    HOUT    GEBR. WIT  
DEUREN    HOUT    ZWART  
BEGLAZING   HR++    BLANK, LAGER DAN 850mm+VL GELAAGD  
VENT.ROOSTERS   ALUMINIUM   BINNENZIJDE GEBR.WIT
  
OVERIGE
DAKRAND ZADELDAK  HOUT / ZINK   GEBR. WIT
BOOEIDEEL/WINDVEER  HOUT    GEBR. WIT
DAKPANNEN   KERAMIEK   ANTRACIET  
GOTEN    ZINK    NATUREL
HEMELWATERAFVOEREN  ZINK    NATUREL 

K L E U R -  E N  M A T E R I A L E N S T A A T
E X T E R I E U R  ( S C H A D U W  O P  G E V E L S  F I C T I E F  W E E R G E G E V E N )

M  A  A  T  V  O  E  R  I  N  G  /
B  E  S  T  E  M  M  I  N  G  S  P  L  A  N
TERREIN OPPERVLAK:  1259,4M2

BEBOUWD OPP, max30%:    377,8M2

-BEST.WONING       110,0M2 
-SCHUUR MET APP.    120,2M2 
-NIEUWE WONING           65,0M2

-NIEUWE BIJGEBOUW      43,2M2

TOTAAL BEBOUWD (VOLDOET)   338,4M2

BVO WONING:     145,0M2

INHOUD WONING:     393,0M3

WONING   NOK max.:     10,0M1

  GOOT max:       3,5M1

BIJGEBOUW NOK max.:       6,0M1

  (MAX.75% VAN NOKHOOGTE WONING)

  GOOT max:       3,0M1
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