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1 Inleiding 

In opdracht van Stadsdeel West is door Cauberg-Huygen een akoestisch onderzoek verricht ten 
behoeve van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan “De Houthaven 2013” te Amsterdam.  

 
In figuur 1.1 is globaal de bestemmingsplangrens weergegeven. In figuur 1.2 op de volgende pagina is 
de bestemmingsplankaart met blokbenamingen weergegeven. De bestemmingsplankaart is eveneens 

in bijlage I opgenomen. 
 

Figuur 1.1. Bestemmingsplangrens (rood) 
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Figuur 1.2. Bestemmingsplankaart inclusief blokbenamingen 

 
 
 

1.1 Aanleiding akoestisch onderzoek 

In het plangebied worden nieuwe geluidgevoelige functies (wonen, onderwijs, gezondheidszorg of 

kinderdagverblijven) mogelijk gemaakt.  
 
De nieuwe geluidgevoelige functies zijn krachtens de Wet geluidhinder gelegen binnen een of meer 

zones van de volgende geluidbronnen: 
 Archangelweg/Archangelkade. 
 Haparandaweg/Danzigerkade. 

 Houtmankade. 
 Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat (inclusief tunnel). 
 Oostzaanstraat. 

 Industrieterrein Westpoort. 
 

Om die reden dienen de geluidbelastingen ter plaatse van de toekomstige geluidgevoelige functies 

inzichtelijk te worden gemaakt. Onderzocht is of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden, 
vervolgens of hogere grenswaarden krachtens de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid 
kunnen worden aangevraagd en waar zo nodig maatregelen als dove gevels, gebouwgebonden 

schermen of afsluitbare loggia’s moeten worden toegepast. 
 

Bestemmingsplan De Houthaven 2013 20120907-17 
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder 
Dit rapport heeft een separaat ... 5 augustus 2013 
 Bladzijde 5 



 

1.2 Leeswijzer 

In deze rapportage zullen eerst de aspecten uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid, 

die op dit plan van toepassing zijn, aan bod komen (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 worden de invoer- 
gegevens van het onderzoek omschreven, in hoofdstuk 4 de rekenmethoden en in hoofdstuk 5 de 
berekeningen en de toetsing van geluidbelastingen. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Wet geluidhinder 

2.1.1 Wetversie Wet geluidhinder 

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt 
per 1 juli 2012. 

Als gevolg van de inwerkingtreding van hoofdstuk 11 “Geluid” in de Wet milieubeheer per 1 juli 2012 is 
een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. In hoofdlijnen 
omvatten deze wijzigingen: het aanwijzen van nieuwe geluidgevoelige gebouwen (naast behoud van 

al bestaande geluidgevoelige gebouwen), een nieuwe bepalingswijze van de geluidzones langs 
spoorwegen (zie paragraaf 2.1.6) en het gebruik van een nieuw rekenvoorschrift (zie hoofdstuk 4). 
In het kader van de realisatie van nieuwe geluidgevoelige gebouwen nabij wegen, spoorwegen of 

industrie blijft de Wet geluidhinder van toepassing, de betreffende grenswaarden en 
ontheffingsmogelijkheden zijn gehandhaafd. 
 

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer van toepassing is 
op de aanleg of de wijziging van rijksinfrastructuur (rijkswegen en spoorwegen). Ook wordt de 
beheersing van de geluidproductie van deze infrastructuur in dat hoofdstuk geregeld door middel van 

de beoordelingswijze conform geluidproductieplafonds, voorkeurswaarden en maximale waarden. 
Omdat geen sprake is van aanleg of wijziging van rijksinfrastructuur, wordt in het rapport hoofdstuk 11 
van de Wet milieubeheer verder buiten beschouwing gelaten. Wel zijn de geluidproductieplafonds 

vanwege spoorwegen bepalend voor de breedte van de zone langs spoorwegen. 
 

2.1.2 Geluidgevoelige functies 

Er worden nieuwe geluidgevoelige functies (hoofdzakelijk woonfunctie) mogelijk gemaakt. Andere  

mogelijke geluidgevoelige functies binnen het bestemmingsplan zijn: gezondheidszorg, kinder-
dagverblijven en woonschepenligplaatsen. 
 

2.1.3 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden 

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden respectievelijk voor wegverkeerslawaai 
en spoorweglawaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en 
de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (per weg, per spoorweg, per 

industrieterrein) wordt aan de grenswaarden getoetst. 
 
Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, 

kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het Dagelijks Bestuur van het 
stadsdeel (hierna te noemen: DB). 
 

Het vaststellen van een hogere waarde door het DB is mogelijk indien maatregelen om de geluid- 
belasting te reduceren aan bron (verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of 
verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, 

verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden. 
 

Bestemmingsplan De Houthaven 2013 20120907-17 
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder 
Dit rapport heeft een separaat ... 5 augustus 2013 
 Bladzijde 7 



 

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen 

geluidgevoelige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van dove gevels (zie paragraaf 2.1.4) of 
van gebouwgebonden geluidschermen. 
 

Voor blok 0 tot en met Eiland 3 zijn eerder uitwerkingsplannen met een direct bouwrecht vastgesteld, 
waarvoor ook al hogere waarden zijn vastgesteld (besluit van stadsdeel West, nummer 2011/11826). 
Er worden nieuwe hogere waarden vastgesteld als gevolg van de onderhavige herziening van het 

bestemmingsplan. 
 

2.1.4 Dove gevels 

De Wet geluidhinder benoemt grenswaarden voor de geluidbelastingen op de gevels van 

geluidgevoelige gebouwen. Dove gevels zijn echter gevels waarvan de geluidbelastingen op deze 
gevels niet hoeven te worden getoetst aan deze grenswaarden. Dove gevels zijn: 
 gevels zonder aanwezige te openen delen en die voldoen aan een karakteristieke geluidwering 

van tenminste het verschil van de geluidbelasting en een waarde van 33 dB, onderscheidenlijk  
35 dB(A); 

 gevels met bij uitzondering te openen delen, mits deze delen niet grenzen aan een 

geluidgevoelige ruimte (slaap-, woon- of eetkamer). Voorbeelden zijn: 
- een raam in een gevel van een besloten keuken met een vloeroppervlakte van minder dan 

11 m2. 

- een raam in een hal van een woning. 
- een nooduitgang. 

 

2.1.5 Wegverkeerslawaai 

Zones langs wegen 
Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, 
uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De 

zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, 
aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving 
(stedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg 

Aantal rijstroken 

Stedelijk Buitenstedelijk 
Zonebreedte [m] 

1 of 2 - 200 

3 of meer - 350 

- 1 of 2 250 

- 3 of 4 400 

- 5 of meer 600 

 
De volgende wegen hebben een geluidzone waarbinnen een of meerdere bouwblokken/eilanden zijn 
gelegen: 

1. Archangelweg/Archangelkade. 
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2. Haparandaweg/Danzigerkade. 

3. Houtmankade. 
4. Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat (inclusief tunnel). 
5. Oostzaanstraat. 

 
De gehele bestemmingsplanlocatie is gelegen binnen de bebouwde kom. Dit leidt tot de volgende 
zonebreedtes: 

 
– De Archangelweg/Archangelkade heeft 2 tot 3 rijstroken. De zone bedraagt grotendeels 200 m, 

waardoor een deel van de te onderzoeken locatie is gelegen binnen de zone langs de 

Archangelweg/Archangelkade. 
– De Haparandaweg/Danzigerkade heeft 2 rijstroken. De zone bedraagt 200 m, waardoor een deel 

van de te onderzoeken locatie is gelegen binnen de zone langs de Haparandaweg/Danzigerkade. 

– De Houtmankade heeft 2 tot 3 rijstroken. De zone bedraagt grotendeels 200 m, ter hoogte van de 
kruising met de Tasmanstraat/Van Diemenstraat 350 m. De zone langs de Houtmankade wordt ter 
hoogte van de kruising  met de Tasmanstraat/Van Diemenstraat over een lengte van 350 m 

doorgezet in noordelijke richting. Om die reden ligt een deel van de bestemmingsplanlocatie 
binnen de zone van de Houtmankade. 

– De Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat heeft 5 tot 7 rijstroken (inclusief de 

rijstroken in de tunnel). De zone bedraagt 350 m, waardoor een deel van de te onderzoeken 
locatie is gelegen binnen de zone langs de Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat. 

– De Oostzaanstraat heeft 2 rijstroken. De zone bedraagt 200 m. De zone langs de Oostzaanstraat 

wordt ter hoogte van de kruising  met de Spaarndammerdijk over een lengte van 200 m doorgezet 
in noordelijke richting. Om die reden ligt een deel van de bestemmingsplanlocatie binnen de zone 
van de Oostzaanstraat. 

 
In figuur 2.1 zijn de geluidzones indicatief weergegeven. 
 

Figuur 2.1. Indicatieve ligging geluidzones langs wegen 
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Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de diverse grenswaarden die op dit 
bestemmingsplan van toepassing zijn. 

 

Tabel 2.2. Overzicht grenswaarden wegverkeerslawaai 

Weg Functie/geluidgevoelig terrein 
Voorkeursgrenswaarde 

[dB] 

Maximale 

ontheffingswaarde [dB] 

Alle geluidgevoelige functies 48 63 
Stedelijke wegen 

(rand van) geluidgevoelige terreinen 48 53 

 
 

2.1.6 Spoorweglawaai 

Het spoortracé Amsterdam Centraal – Amsterdam Sloterdijk is het meest nabijgelegen spoortracé. De 

zonebreedtes worden bepaald door de waarden van de geluidproductieplafonds (tabel 2.3). De 
geluidproductieplafonds ter plaatse van referentiepunten, die achter een geluidscherm zijn gelegen, 
worden niet beschouwd, wel die van de eerste voorkomende referentiepunten voorbij de 

beëindigingen van het geluidscherm. Langs een klein deel van het tracé Amsterdam Centraal – 
Amsterdam Sloterdijk ter hoogte van de Zaanstraat is conform het geluidregister spoor aan de 
noordoostzijde een geluidscherm. Het referentiepunt met het hoogste geluidproductieplafond, niet 

achter een scherm gelegen heeft een geluidproductieplafond van 65,4 dB. Op basis van deze 
geluidproductieplafondwaarde wordt de zonebreedte bepaald, deze bedraagt 300 m, gemeten vanuit 
de buitenste spoorstaaf.  

 
De te onderzoeken locaties zijn gelegen buiten de zone van de spoorweg. 
 

Tabel 2.3. Zonebreedten spoorwegen voor de geluidproductieplafondklassen 

Hoogte geluidproductieplafond Breedte zone (in meters) 

Kleiner dan 56 dB 100 

Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB 200 

Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB 300 

Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB 600 

Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB 900 

Gelijk aan of groter dan 74 dB 1200 

 
 

2.1.7 Industrielawaai 

De onderzoekslocatie is gelegen binnen de geluidzone rond industrieterrein Westpoort. Er geldt voor 
nieuwe bestemmingen binnen de geluidzone een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde 
en een maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde. Bij een overschrijding van de 
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voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, kan ontheffing worden 

aangevraagd bij het DB. 
 
Woonschepenligplaatsen zijn geluidgevoelige terreinen. De voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de 

rand van een geluidgevoelig terrein bedraagt 50 dB(A) en de maximale ontheffingswaarde 55 dB(A). 
De inzet van een dove gevel geldt niet voor geluidgevoelige terreinen. 
  

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 

Met de invoering van de gewijzigde Wet geluidhinder in 2007 zijn de gemeentes bevoegd een eigen 
geluidbeleid op te stellen. Aan dit geluidbeleid zal moeten worden getoetst bij eventuele hogere 
waardeverzoeken. 

 

2.2.1 Cumulatie geluidbronnen 

Indien een locatie binnen twee geluidzones of meer is gelegen, dient tevens onderzoek gedaan te 
worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. Er dient te worden 
aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen 

maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh). 
 
Conform het gemeentelijk geluidbeleid is er sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting als de 

gecumuleerde geluidbelasting meer dan 3 dB hoger is dan de in het gemeentelijk geluidbeleid 
benoemde hoogste basiskwaliteit- of ambitiewaarde.  
 

2.2.2 Stille zijden 

Conform het gemeentelijk geluidbeleid dienen woningen waarvoor hogere grenswaarden worden 
vastgesteld in principe te beschikken over een stille zijde. Hiervan kan alleen worden afgeweken op 
grond van zwaarwegende argumenten. De afwijking dient daarbij te worden beperkt. Een woning met 

een dove gevel dient te allen tijde een stille zijde te hebben. 
 
Stille zijden hebben een gecumuleerde geluidsbelasting van maximaal de voorkeursgrenswaarde 

(48 dB voor wegverkeerslawaai, 55 dB voor spoorweglawaai en 50 dB(A) voor industrielawaai). 
Verblijfsruimten, vooral de slaapkamers, moeten grenzen aan de stille zijde, zodat deze op een 
natuurlijke wijze geventileerd (spuiventilatie) kunnen worden, zonder geluidhinder ervan te 

ondervinden. 
Aan andere geluidgevoelige gebouwen dan woningen wordt de eis van een stille zijde niet gesteld. 
 

2.2.3 Dove gevels 

Het gemeentelijk geluidbeleid omvat regels voor het mogen onderbreken van een dove gevel: 
 Het onderbreken van de dove gevel met een geluidwerend scherm, mits geluidwerende schermen 

of dove gevels per hele verdieping toegepast worden. 

 Ramen of deuren aan besloten galerijen, serres of loggia’s, waarbij de binnengevel als schil van 
de woning fungeert volgens het Bouwbesluit.  
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Balkons, loggia’s en serres mogen een dove gevel onderbreken. Aan deze buitenruimten worden 

eisen gesteld aan: 
 de geluidbelasting in de buitenruimte, zeker als de buitenruimte ook bedoeld is als het realiseren 

van een stille zijde. Als de geluidsbelasting hoger mag zijn, moet een hogere waarde 

aangevraagd worden. 
 de permanent aanwezige buitenluchtkwaliteit in de buitenruimte, zie ook bouwbrief 15. 
 de thermische schil van de woning die ter plaatse van de binnenpui van de buitenruimte moet zijn 

gelegen. 
 de afmetingen van de buitenruimte: minimaal 3 m2 groot en minimaal 1,30 m diep. 
 de binnen- en buitenschil van de serre mag zijn voorzien van te openen delen. 

 
De buitengevel van een serre kan dus zowel permanent geopende ventilatievoorzieningen 
(bijvoorbeeld de buitenste strook van de buitengevel) als te openen, te schuiven, op te vouwen enz. 

ramen hebben. De eisen voor geluid en buitenluchtkwaliteit gelden met de genoemde ramen in 
gesloten stand. 
 

2.2.4 Geluidschermen voorlangs gevels 

Gevels waar voorlangs geluidschermen staan vallen in tegenstelling tot dove gevels wel onder de 
toetsing van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting achter het scherm, op de gevel wordt getoetst 
aan de betreffende voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde. Zo nodig wordt een 

hogere waarde verzocht en vastgesteld. 
 
Bij het ontwerpen van geluidschermen dienen de voorwaarden van bouwbrief 15 te worden 

opgevolgd. Deze bevatten onder meer: 
 de realisatie van buitenluchtcondities tussen het scherm en de gevel. 
 de grootte van de daartoe benodigde, permanent open te houden ventilatieopeningen in het 

scherm. 
 het aanhouden van een afstand tussen het scherm en de woninggevel van tenminste 0,5 m. 

Bestemmingsplan De Houthaven 2013 20120907-17 
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder 
Dit rapport heeft een separaat ... 5 augustus 2013 
 Bladzijde 12 



 

3 Invoergegevens onderzoek 

3.1 Tekeningen en planinformatie 

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van meerdere tekeningen, die aan ons zijn 
geleverd door Stadsdeel West, zie ook bijlage I. 

 

3.2 Wegverkeergegevens 

3.2.1 Wegen bebouwde kom inclusief openbaar vervoer 

De wegverkeergegevens van de wegen zijn ontleend aan de notitie: ‘Verkeersprognose 2023 op basis 
van rapportage Verkeerseffecten ontwikkeling Houthaven, d.d. 31 mei 2013 van Goudappel Coffeng. 

Deze rapportage bevat gegevens voor het peiljaar 2023. Gehanteerd zijn de verkeersgegevens van 
de variant “plansituatie met tunnel”, deze variant voorziet in realisatie van een tunnel voor het 
doorgaande verkeer langs het tracé van de Tasmanstraat en de Spaarndammerdijk. De cijfers zijn 

inclusief lijnbussen. 
 
In tabel 3.1 zijn de gehanteerde verkeergegevens voor de stedelijke wegen weergegeven. 

 

Tabel 3.1. Verkeersgegevens wegen bebouwde kom 

 

 
 

Voor alle wegen is een rijsnelheid van 50 km/uur en een verharding van DAB (dicht asfaltbeton) 
aangehouden.  
 

3.3 Industrieterrein Westpoort 

Door de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied (voorheen: Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de 
gemeente Amsterdam), hierna te noemen: NZKG, is ons een geanonimiseerd rekenmodel 
toegezonden waarmee een berekening is uitgevoerd van het industrielawaai afkomstig van het 

industrieterrein Westpoort. Gebruikt is het toekomstmodel variant 4 van het industrieterrein. 
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4 Rekenmethoden geluidbelastingen 

4.1 Wegverkeerslawaai 

De berekeningen van de geluidbelastingen Lden op de gevels van de voormalige politieacademie zijn 
uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, (hierna te noemen: RMG2012). Voor 

de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het RMG2012. 
 
Bij de berekeningen wordt de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald. 

Voor een vergelijking met de wettelijke grenswaarden wordt uit deze dag-, avond- en nachtwaarden 
de geluidbelasting Lden vastgesteld. Deze geluidbelasting Lden wordt berekend met behulp van de 
volgende formule: 
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Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie 
worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het RMG2012 is de te hanteren aftrek 5 dB 

voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur en 2 dB voor wegen 
waar een representatief te achten snelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur. Voor alle wegen is 
een aftrek van 5 dB toegepast. 

 
De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma 
Geomilieu v.2.21 van DGMR. Figuur 4.1 geeft een impressie van het geluidmodel. 

 

Figuur 4.1. Impressie geluidmodel 
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4.2 Rekenmethode industrielawaai 

De geluidbelastingen zijn berekend conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. 

De berekende resultaten zijn inclusief “Redelijke Sommatie-effect” van 1,0 dB(A) voor het gehele 
industrieterrein. Overige invoergegevens omtrent luchtdemping, bodemdemping zijn conform opgave 
van NZKG. De berekeningen van het industrielawaai zijn eveneens uitgevoerd met behulp van het 

computerprogramma Geomilieu v.2.21 van DGMR. 
 

4.3 Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel 

In de rekenmodellen is uitgegaan van de volgende rekenparameters en uitgangspunten: 

 Invoer rijlijnen van de stedelijke wegen conform het RMG2012 (alle rijstroken ieder een rijlijn). 
 Bodemfactor algemeen: 0,5 (half harde / half zachte bodem). 
 Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 1,0 (zachte bodem) of 0 (harde bodem). 

 Sectoren met een zichthoek van 2 graden. 
 De geluidbelastingen zijn berekend met alle geluidrelevante gebouwen. De gebouwen schermen 

geluid af dan wel reflecteren dit. Het maximaal aantal reflecties bedraagt 1. 

 Meteorologische correcties: SRMII RMG2012, voor industrielawaai Westpoort: Handleiding meten 
en rekenen industrielawaai 1999. 

 Luchtdemping: standaard SRMII RMG2012, industrielawaai Westpoort: TNO-TPD . 

 

4.4 Cumulatie geluidbelastingen LVL,cum 

De gecumuleerde geluidbelastingen LVL,cum zoals bedoeld in artikel 110a en 110f van de Wgh zijn 
berekend conform hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Conform 

de bijlage “Randvoorwaarden voor de akoestische onderzoeken” van het beleidstuk “Vaststelling 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder – Amsterdams beleid” zijn de geluidbelastingen afkomstig van 
wegverkeer inclusief de aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder.  
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5 Berekeningsresultaten 

5.1 Algemeen 

De berekeningsresultaten worden per geluidbron (per weg, industrieterrein) beschouwd, omdat 
toetsing aan de Wet geluidhinder per geluidbron dient plaats te vinden. De figuren 5.1 t/m 5.10 en 

5.12 t/m 5.16 tonen per ontvangerpunt de geluidbelastingen per bouwlaag (laag 1/laag 2/enz.), 
uitgezonderd Kopblok, Knik, Blok 0, Kopblok en Entreegebouw, hier is de ontvangerhoogte 
respectievelijk: 1,5 m/4,5 m/ 7,5 m/ 13,5 m/ 19,5 m/25,5 m. De vermelde geluidbelastingen ten 

gevolge van wegverkeerslawaai zijn inclusief de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 

5.2 Wegverkeerslawaai 

5.2.1 Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade 

Ten gevolge van wegverkeer op de Archangelweg/Archangelkade vinden overschrijdingen van de 

voorkeursgrenswaarde plaats maar niet van de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. In figuur 5.1 
is een overzicht opgenomen van die delen van de bebouwingsvlakken Cluster en Entreegebouw waar 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Een overzicht van de berekenings- 

resultaten voor alle bouwblokken is opgenomen in bijlage III.  
 

Figuur 5.1. Geluidbelastingen Archangelweg/Archangelkade (Cluster en Entreegebouw) 
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5.2.2 Berekeningsresultaten Haparandaweg/Danzigerkade 

Ten gevolge van wegverkeer op de Haparandaweg/Danzigerkade vinden overschrijdingen van de 
voorkeursgrenswaarde plaats maar niet van de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. In figuur 5.2 

t/m 5.5 is een overzicht opgenomen van die delen van de bebouwingsvlakken waar de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Een overzicht van de berekeningsresultaten 
voor alle bouwblokken is opgenomen in bijlage III.  

 

Figuur 5.2. Geluidbelastingen Haparandaweg/Danzigerkade (Cluster) 

 

 

Figuur 5.3. Geluidbelastingen Haparandaweg/Danzigerkade (Knik) 
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Figuur 5.4. Geluidbelastingen Haparandaweg/Danzigerkade (Blok 0) 

 

 

 

Figuur 5.5. Geluidbelastingen Haparandaweg/Danzigerkade (Kopblok) 

 

 

Bestemmingsplan De Houthaven 2013 20120907-17 
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder 
Dit rapport heeft een separaat ... 5 augustus 2013 
 Bladzijde 18 



 

5.2.3 Berekeningsresultaten Houtmankade 

De geluidbelasting vanwege de Houtmankade bedraagt maximaal 40 dB. Er treden geen over- 

schrijdingen op van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Een overzicht van de berekeningsresultaten 
is opgenomen in bijlage III. 
 

5.2.4 Berekeningsresultaten Oostzaanstraat 

De geluidbelasting vanwege de Oostzaanstraat bedraagt maximaal 40 dB. Er treden geen over- 
schrijdingen op van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Een overzicht van de berekeningsresultaten 
is opgenomen in bijlage III. 

 

5.2.5 Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat (inclusief 
tunnel). 

Ten gevolge van wegverkeer op de Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat vinden 

overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde plaats maar niet van de maximale ontheffingswaarde 
van 63 dB. In figuur 5.6 t/m 5.11 is een overzicht opgenomen van die delen van de bebouwings- 
vlakken waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Een overzicht van de 

berekeningsresultaten voor alle bouwblokken is opgenomen in bijlage III.  

 

Figuur 5.6. Geluidbelastingen Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat (Cluster en Entreegebouw) 
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Figuur 5.7. Geluidbelastingen Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat (Knik, Eiland 1 en Eiland 2) 

 

 

 

Figuur 5.8. Geluidbelastingen Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat (Eiland 3 en Eiland 4) 
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Figuur 5.9. Geluidbelastingen Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat (Eiland 5 en Eiland 6) 

 

 

iguur 5.10. Geluidbelastingen Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat (Eiland 7) 

 

F
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Figuur 5.11. Geluidbelastingen Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat (woonschepenligplaatsen) 

 
 

 

5.3 Industrielawaai industrieterrein Westpoort 

Ten gevolge van industrielawaai afkomstig van industrieterrein Westpoort vinden overschrijdingen van 
de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en ook van de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) 
plaats. Om een geluidgevoelige functie op locaties met een te hoge geluidbelasting (boven de 

maximale ontheffingswaarde) te realiseren moeten dove gevels of gebouwgebonden geluidschermen 
worden toegepast, zie figuur 5.11. Ook zijn in de figuur de dove gevels voor Eiland 1 aangewezen 
voor de situatie dat het voor het industrielawaai geluidafschermend Blok 0 (Entreegebouw, Cluster, 

Knik en Kopgebouw daarbij meegerekend) nog niet is gerealiseerd. Dove gevels zijn, vanwege het 
niet aanwezig van geluidafschermende bebouwing, bij Eilanden 2 tot en met 7 niet noodzakelijk. 
 

In figuur 5.12 tot en met 5.18 is een overzicht opgenomen van die delen van de bebouwingsvlakken 
waar de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden. De getoonde resultaten zijn 
inclusief het “Redelijke Sommatie-effect” van 1,0 dB(A) voor het gehele industrieterrein. Een overzicht 

van de berekeningsresultaten voor alle bouwblokken is opgenomen in bijlage IV. 
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Figuur 5.12. Dove gevels ter plaatse van nieuwe woonbestemmingen ten gevolge van industrielawaai 

Westpoort (rood onderbroken: vanaf bepaalde hoogte) 

 

* Entreege ouw, Cluster, Knik en Kopgebouw daarbij meegerekend b
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Figuur 5.13. Geluidbelastingen industrieterrein Westpoort (Cluster en Entreegebouw) 

 

 

 

Figuur 5.14. Geluidbelastingen industrieterrein Westpoort (Knik) 
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Figuur 5.15. Geluidbelastingen industrieterrein Westpoort (Blok 0) 

 

 

 

Figuur 5.16. Geluidbelastingen industrieterrein Westpoort (Kopblok) 
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Figuur 5.17. Geluidbelastingen industrieterrein Westpoort (Blokken 3 t/m 7) 
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Figuur 5.18. Geluidbelastingen industrieterrein Westpoort (woonschepenligplaatsen) 

 
 

5.4 Gecumuleerde geluidbelastingen LVL,cum 

Indien een locatie binnen twee geluidzones of meer is gelegen, dient tevens onderzoek gedaan te 
worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. Er dient te worden 
aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen 

maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh). 
Conform het gemeentelijk geluidbeleid is er sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting als de 
gecumuleerde geluidbelasting meer dan 3 dB hoger is dan hoogste van de maximaal toelaatbare 

ontheffingswaarden (63 dB bij wegverkeerslawaai). 
 
Voor het gehele bestemmingsplan geldt dat nergens binnen het plangebied de gecumuleerde 

geluidbelasting LVL,cum meer dan 3 dB hoger is dan de hoogste van de maximaal toelaatbare 
ontheffingswaarde (63 dB bij wegverkeerslawaai). Op grond van de gecumuleerde geluidbelastingen 
LVL,cum zijn, ten opzichte van de individuele beoordeling van de geluidbronnen, nergens binnen het 

plangebied extra dove gevels of gebouwgebonden geluidschermen noodzakelijk. 
Voor een volledig overzicht van de gecumuleerde geluidbelastingen wordt verwezen naar de tabel in 
bijlage V. 

 

5.5 Stille zijden 

In figuur 5.19 op de volgende pagina zijn met groen de gevels aangewezen die direct als stille zijden 
zijn aan te merken, zowel voor het aspect wegverkeerslawaai als voor het aspect industrielawaai. 

oningen dienen zoveel als mogelijk eveneens aan deze stille zijden te grenzen. W
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In woningen die niet aan de stille zijden kunnen grenzen, dienen door middel van maatregelen zoals 

(afgesloten) loggia’s, alsnog stille zijden te worden gerealiseerd. 
 
Conform de Amsterdamse praktijk kan voor zeer kleine woningen zoals studentwoningen, waar een 

stille zijde moet worden gerealiseerd door middel van een afsluitbare loggia, een verzoek aan de 
wethouder worden gedaan om vrijstelling te verlenen ten aanzien van de minimale breedte van de 
afsluitbare loggia (1,30 m.) tot een breedte van minimaal 0,50 m., lopend over de volledige breedte 

van de woning. 
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Figuur 5.18.  Direct aan te wijzen stille zijden (groen ononderbroken: gehele gevel, groen onderbroken: tot 

bepaalde hoogte). 
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6 Afw ing maatregelen en aanvraag hogere waarden eg

6.1 Algemeen 

Voor die onderdelen van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai 
boven de voorkeurgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, kunnen hogere 

waarden worden aangevraagd. 
Indien de geluidbelasting echter ook de maximale ontheffingswaarde overschrijdt kan geen hogere 
waarde worden verleend, maar dient een dove gevel of een gebouwgebonden geluidscherm te 

worden toegepast. 
 
De hogere waarden kunnen door het DB worden verleend wanneer is vastgesteld dat maatregelen 

onvoldoende doelmatig zijn. Daartoe eist de Wet geluidhinder de volgende onderzoeken:  
1. Allereerst dient te worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidbelasting 

te reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde. Tevens dient beoordeeld te worden of 

deze maatregelen al dan niet doelmatig zijn.  
2. Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn, dient te worden nagegaan welke maatregelen wel 

doelmatig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. Voor de geluidbelastingen 

boven de voorkeursgrenswaarden kunnen dan hogere waarden worden aangevraagd.  
3. Indien er geen maatregelen denkbaar zijn die als doelmatig kunnen worden aangemerkt kunnen 

hogere waarden worden aangevraagd voor de geluidbelastingen zonder maatregelen. 

 
In onderstaande tabel zijn de hoogste berekende geluidbelastingen weergegeven en is per geluidbron 
ermeld welke reductie nodig is om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen.  

Tabel 6.1. Overzicht hoogste berekende geluidbelastingen per bron (voor wegverkeer na aftrek artikel 110g Wg) 

Geluidbron Maximale 
geluidbelasting 

Voorkeursgrenswaarde 
Maximale 

overschrijding 

v

 

Archangelweg/Archangelkade 58 dB 48 dB 10 dB 

Haparandaweg/Danzigerkade 56 dB 48 dB 8 dB 

Houtmankade 40 dB 48 dB - 

Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/ 

Van Diemenstraat (inclusief tunnel) 
61 dB 48 dB 13 dB 

Oostzaanstraat 40 dB 48 dB - 

Industrieterrein Westpoort 58 dB(A) 50 dB(A) 8 dB(A) 

 
 

6.2 Benodigde maatregelen ter reducering van de geluidbelasting 

Bij het bepalen van benodigde maatregelen is onderscheid gemaakt tussen: 

 
 maatregelen aan de bron; 
 maatregelen in het overdrachtsgebied; 

 maatregelen aan de ontvangzijde. 
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6.2.1 Maatregelen aan de bron 

Geluidreducerend asfalt 

Overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde tot circa 4 dB kunnen worden weggenomen door het 
toepassen van een (ander type) geluidreducerend asfalt. Op wegen waar al een geluidarm asfalt is 
toegepast, is de te behalen geluidreductie lager. De te realiseren geluidreductie moet meer dan 5 dB 

bedragen voor onder andere de Haparandaweg. Met deze geluidreductie wordt niet voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde. 
 

Daarnaast past DIVV op het stedelijk hoofdnet geen zeer open asfalt beton of dunne deklagen toe. 
Vanwege de snelle slijtage is het onwenselijk om deze vorm van stil asfalt toe te passen. Overige 

alttasf ypes bieden onvoldoende geluidreductie. 

 
Snelheidsbeperking 
Het beperken van de snelheid is een mogelijkheid om het verkeerslawaai te beperken. Een 

snelheidsverlaging is niet aan de orde omdat in stedelijke verkeersplannen niet is voorzien in een 
snelheidsverlaging op de wijkontsluitingswegen en dit wegens o.a. de bereikbaarheid door 
alarmdiensten niet wenselijk is.  

 
erugdringen verkeersintensiteitenT  

Het terugdringen van het verkeer leidt eveneens tot onvoldoende geluidreductie. Voor een 

geluidreductie van 5 dB bijvoorbeeld zou het verkeer tot ongeveer een derde van de oorspronkelijke 
erkeersintensiteiten moeten worden verminderd. Verkeersplannen van onder meer v

v
de gemeente 

oorzien hier niet in. 

egelen in het overdrachts

 geluidschermen lan  wegen kunne ere geluidred  worden 
behaald dan door toepassing van geluidarm as eluidschermen zouden op grote schaal zijn 

ngelweg en  Spaarndamme asmanstraat/ Va en- 
ns zouden de schermen in stedelijk gebied vanwege de verkeerssituatie meermalen 

Hierdoor worden de schermen ondoelmatig. Bovendien is het plaatsen 

g niet gewenst vanwege de benod oogte (vaak oog als 
(en)) en de sociale veiligheid. De kosten van dergelijke schermen 

erhouding tot de te behalen gelui ties. 

Maatregelen aan de ontvangzijde 

ove gevels of gebouwgebonden geluidschermen

 

6.2.2 Maatr gebied 

Door het toepassen van gs de n hog ucties
falt. G

de

nodig 

n Diemlangs de Haparandaweg, De Archa rdijk/T
straat. Teve
onderbroken moeten worden. 

van schermen stedenbouwkundi
de beschouwde woonverdieping

igde h even h

staan niet in v dreduc

 

6.2.3 

D  
 functies zelf, in de vorm 

orkeursgrenswaarde te 
n toetsing aan de Wet 

Het is tenslotte ook mogelijk om maatregelen te treffen aan geluidgevoelige

van dove gevels of gebouwgebonden geluidschermen, teneinde aan de vo
voldoen. Met een dove gevel zouden de gevels uitgesloten worden va
geluidhinder. 
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Het toepassen van geluidschermen aan de gevels of het toepassen van dove gevels heeft dusdanig 

- en brandveiligheidscondities, dat de ontwerpvrijheden van de 
at een gebouwgebonden geluidscherm ook relatief veel kosten 

et reëler om de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde toe te staan en 

dvies aanvraag hogere waarden 

og geen uitwerkingsplannen beschikbaar zijn van alle 
maar wel een maximum aantal woningen per blok/eiland is op basis van het 

ontheffingswaarde wordt overschreden dienen gebouwgebonden 

 Geschat aantal woningen hogere waarde per geluidbron 

veel consequenties voor de ventilatie
woningen sterk wordt ingeperkt. Omd
met zich meebrengt, is h

de overschrijding door een goede gevelwering op te lossen. 
Daar waar de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden dienen gebouwgebonden schermen 
of dove gevels te worden toegepast. 

 

6.3 Conclusie en a

Omdat in voorgaande paragrafen is omschreven dat verschillende geluidreducerende maatregelen 
bezwaren met zich meebrengen, is het realistisch om voor de woningen, waar niet de maximale 

ontheffingswaarde wordt overschreden, hogere waarden aan te vragen voor de geluidbelasting ten 
evolge van wegverkeerslawaai. Aangezien er ng

bebouwingsvlakken, 

geluidbelaste volume per blok een schatting gemaakt van het aantal woningen waarvoor voor welke 
geluidbron een hogere waarde aangevraagd dient te worden.   
 

Een overzicht van de geschatte aantallen woningen met hogere waarde(n) is opgenomen in tabel 6.2.  
 
Op de locaties waar de maximale 

schermen of dove gevels te worden toegepast. 
 

Tabel 6.2. Overzicht hogere waarden en geschat aantal woningen met hogere waarden 

 

Totaal aantal 

Tunnel/Sp.dijk/ mogelijke 

Eiland/Blok 

woningen/ 

woonschepen 

Archangelweg/

Archangelkade Haparandaweg 

Tasmanstr./Van 

Diemenstr. 

Industrielawaai 

Westpoort 

Cluster/Entreegebouw/ 
Knik/Blok 0/Kopblok 

520 
58 dB voor ca. 
50 woningen 

56 dB voor ca. 
265 woningen 

61 dB voor ca. 
200 woningen 

Eiland 1 215 - - 
53 dB voor ca. 
50 woningen 

Eiland 2 145 - - 
52 dB voor ca. 
25 woningen 

- 
52 dB voor ca. 
25 woningen 

Eiland 3 310 - 

- 
50 dB voor ca. 
25 woningen 

Eiland 4 190 - 

Eiland 5 320 - - 
56 dB voor ca. 
50 woningen 

Eiland 6 110 - - 
58 dB voor ca. 
50 woningen 

Eiland 7 90 - - 
59 dB voor ca. 
50 woningen 

Maximaal 55 
dB(A) voor 

maximaal 2000 
woningen 
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  Geschat aantal woningen hogere waarde per geluidbron 

Totaal aantal 

mogelijke 

woningen/ Archangelweg/

Tunnel/Sp.dijk/ 

Tasmanstr./Van Industrielawaai 

Eiland/Blok woonschepen Archangelkade Haparandaweg Diemenstr. Westpoort 

Woonschepenligplaatsen 24 - - 
49 dB voor max. 
24 woonschepen 

Maximaal 55 
dB(A) voor 

maximaal 24 
woonschepen 
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7 Oplossingsrichtingen gevels m lawaai 

Westpoort 

Uit de berekeningen blijkt dat op een aantal locaties te hoge geluidbe den. Niet alleen 

de voorkeursgrenswaar dB( overschreden, maa a
 55 dB(A) v er

 

 gevels met te hoge belasting epres elui  
vanwege de stedelijke wegen zijn niet maatgevend (er treden geen overschrijdingen van  

ntheffingswaarde voor wegverkeerslawaai op).  

 

Figuur 7.1. Gevels (rood) met een te hoge geluidbelasting 

et een te hoge geluidbelasting industrie

lastingen optre

de van 50 A) wordt dan 
rein Westpoort. 

r ook de maxim le ontheffings- 
waarde van oor industriet

In figuur 7.1 zijn de  geluid en g enteerd. De g dbelastingen
 de maximale

o

 

* Entreegebouw, Cluster, Knik en Kopgebouw daarbij meegerekend 

 

 
Om achter deze gevels (student-)woningen mogelijk te maken dient een van de volgende twee 
maatregelen te worden toegepast. 

 

7.1 Optie dove gevels 

Door inzet van dove gevels worden gevels uitgesloten van toetsing. Dove gevels hebben geen te 
openen delen en hebben een karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil van 

de geluidbelasting van de gevel en 33 dB. 
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De toepassing van dove gevels staat op gespannen voet met de Bouwbesluit-eis voor spuiventilatie: 
dit dient te gebeuren door middel van te openen ramen. De toepassing van afsluitbare loggia’s als 

.2 Optie gebouwgebonden geluidschermen aan buitenzijde 

elastingen ter plaatse van de feitelijke gebouwgevel 
eluidhinder. Zo nodig kunnen hogere 

gevraagd, met een maximum van 61 dB voor de 
stedelijke wegen (dit is de in dit plan hoogst optredende geluidbelasting ten gevolge van de 
Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat). 

 
Bij het ontwerpen van geluidschermen dienen de voorwaarden van Bouwbrief 2005-15 te worden 
opgevolgd. Deze bevatten onder meer: 

 de realisatie van buitenluchtcondities tussen het scherm en de gevel; 
 de grootte van de daartoe benodigde, permanent open te houden ventilatieopeningen in het 

scherm; 

 het aanhouden van een afstand tussen het scherm en de woninggevel van tenminste 0,5 m. 
 

7.3 Overzicht dove gevels, stille zijden en gevels met hogere waarden 

In figuur 7.2 op de volgende pagina is een overzicht gegeven van de dove gevels, stille zijden en 

gevels met een hogere waarde. De figuur is eveneens opgenomen in bijlage VI. 
 
 

 
 
 

 
 
 

toegestane onderbreking van de dove gevel, is noodzakelijk. In de afsluitbare loggia dient sprake te 

zijn van buitenluchtkwaliteit.  
 

7

Door het realiseren van een geluidsschermgevel kan eveneens aan de doelstellingen voor wat betreft 

geluid worden voldaan. Voorlangs de feitelijke woninggevels worden gebouwgebonden geluid-
chermen toegepast. Daarmee worden de geluidbs

dusdanig laag dat wordt voldaan de grenswaarden van de Wet g

waarden dan de voorkeursgrenswaarde worden aan
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Figuur 7.2. Dove gevels, stille zijden en hogere waarde gevels 
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8 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van Stadsdeel West is door Cauberg-Huygen een akoestisch onderzoek verricht ten 
behoeve van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan “De Houthaven 2013” te Amsterdam.  

 
In het plangebied worden nieuwe geluidgevoelige functies (wonen, onderwijs, gezondheidszorg of 
kinderdagverblijven) mogelijk gemaakt.  

 
De nieuwe geluidgevoelige functies zijn krachtens de Wet geluidhinder gelegen binnen een of meer 
zones van de volgende geluidbronnen: 

 Archangelweg/Archangelkade. 
 Haparandaweg/Danzigerkade. 
 Houtmankade. 

 Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat (inclusief tunnel). 
 Oostzaanstraat. 
 Industrieterrein Westpoort. 

 
Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt 
per 1 juli 2012. De geluidbelastingen vanwege wegverkeer zijn berekend conform de Standaard 

Rekenmethode II uit bijlage III van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. De geluidbelastingen 
vanwege industrielawaai zijn berekend conform de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai 
1999’.  

 
De berekende geluidbelastingen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder: 
– Stedelijke wegen:  voorkeursgrenswaarde 48 dB            maximale ontheffingswaarde 63/53 dB. 

– Industrielawaai:      voorkeursgrenswaarde 50 dB(A)          maximale ontheffingswaarde 55 dB(A). 
 
Uit de berekeningen blijkt het volgende: 

 Ten gevolge van wegverkeer op de Archangelweg/Archangelkade, Haparandaweg/Danzigerkade 
en de Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat vinden overschrijdingen van de 
voorkeursgrenswaarde plaats maar niet van de maximale ontheffingswaarde van 63/53 dB. 

 Ten gevolge van de overige wegen (Houtmankade en Oostzaanstraat) wordt voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde. 

 Ten gevolge van industrieterrein Westpoort vinden overschrijdingen van de voorkeurs-

grenswaarde plaats en ook van de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A). 
 Nergens binnen het plangebied is de gecumuleerde geluidbelasting LVL,cum meer dan 3 dB hoger 

dan de hoogste van de maximaal toelaatbare ontheffingswaarde (63 dB bij wegverkeerslawaai) 

 
Voor de aanvraag van hogere grenswaarden kunnen de figuren 5.1 t/m 5.11 en 5.13 t/m 5.18 uit 
hoofdstuk 5 en de bijlagen III en IV gebruikt worden.  
 

Een overzicht van de geschatte aantallen woningen met hogere waarde(n) is opgenomen in tabel 8.1 
op de volgende pagina.  
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Tabel 8.1. Overzicht hogere waarden en geschat aantal woningen met hogere waarden 

  Geschat aantal woningen hogere waarde per geluidbron 

Totaal aantal 

Eiland/Blok 

woningen/ 

woonschepen 

Archangelweg/

Arch

Tasmanstr./Van Industrielawaai 

mogelijke 

angelkade Haparandaweg 

Tunnel/Sp.dijk/ 

Diemenstr. Westpoort 

Cluster/Entreegebouw/ 
520 

58 dB voor ca. 56 dB voor ca. 61 dB voor ca. 
Knik/Blok 0/Kopblok 50 woningen 265 woningen 200 woningen 

Eiland 1 215 - - 
53 dB voor ca. 
50 woningen 

- - 
52 dB voor ca. 
25 woningen 

Eiland 2 145 

Eiland 3 310 - - 
52 dB voor ca. 
25 woningen 

- - 
50 dB voor ca. 
25 woningen 

Eiland 4 190 

Eiland 5 320 - - 
56 dB voor ca. 
50 woningen 

Eiland 6 110 - - 
58 dB voor ca. 
50 woningen 

90 - - 
59 dB voor ca. 
50 woningen 

Maximaal 55 
dB(A) voor 

maximaal 2000 
woningen 

Eiland 7 

Woonschepenligplaatsen 24 - - 
49 dB voor max. dB(A) voor 

Maximaal 55 

24 woonschepen maximaal 24 
woonschepen 

 

 

Voor woningen met een te hoge geluidbelasting vanwege industrieterrein Westpoort dient een van de 
volgende twee maatregelen te worden toegepast: 
 

 Optie dove gevel:  

Door inzet van dove gevels worden gevels uitgesloten van toetsing. Dove gevels hebben geen te 
openen delen en hebben een karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil 

n 
te openen ramen. Daartoe dienen afsluitbare loggia’s te worden toegepast. 

van de geluidbelasting van de gevel en 33 dB. De toepassing van dove gevels staat op 
gespannen voet met de Bouwbesluit-eis voor spuiventilatie: dit dient te gebeuren door middel va

 Optie gebouwgebonden geluidscherm aan buitenzijde:  

Door het realiseren van een geluidsschermgevel kan eveneens aan de doelstellingen voor wat 

erm heeft. De binnenste schil is de feitelijke gevel. 

innen het Amsterdams beleid geldt als voorwaarde voor het verlenen van een hogere waarde het in 

rincipe aanwezig zijn van een stille zijde voor iedere woning. 

betreft geluid worden voldaan. Dit is qua opbouw een dubbele gevel waarbij de buitenste schil de 

functie van geluidssch
 
B

p
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 worden aangewezen. 

oningen dienen zoveel als mogelijk evenee
In woningen die niet aan de stille zijden kunnen grenzen, dienen door middel van maatregelen zoals 
afgesloten loggia’s alsn  worden gerealiseerd. 

 
Conform de Amsterdam  ka leine woningen zoa ing

moet word rd va are n verz e 

daan om vrijste en van  breedte van de 
 (1,30 m) tot een bree imaal 0,5 m, lopend dige breedte van 

ng. 

 
-Huygen Raadgev  Ingenieurs BV 

 

 

F.P. van Dorresteijn 
cialist 

Gevels met een geluidbelasting van 48 dB of lager kunnen direct als stille zijden

W ns aan deze stille zijden te grenzen. 

og stille zijden te

se praktijk n voor zeer k
 door middel 

ls studentwon
loggia, ee

en, waar een 
oek aan dstille zijde en gerealisee n een afsluitb

wethouder worden ge
afsluitbare loggia

lling te verlen
dte van min

ten aanzien  de minimale
over de volle

de woni

Cauberg ende
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tWegverkeerslawaai - RMW-2012, [Westpoort juni 2013 - wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13] , Geomilieu V2.21
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Lijst van ontvangerpunten

Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

001 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
002 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
003 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
004 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
005 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja

006 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
007 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
008 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
009 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
010 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja

011 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
012 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
013 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
014 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
015 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja

016 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
017 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
018 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
019 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
020 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja

021 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
022 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
023 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
024 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
025 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja

026 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
027 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
028 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
029 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
030 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja

031 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
032 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
033 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
034 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
035 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja

036 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
037 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
038 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
039 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
040 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja

041 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
042 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
043 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
044 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
045 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
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Lijst van ontvangerpunten

Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

046 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
047 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
048 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
049 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
050 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja

051 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
052 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
053 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
054 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
055 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja

056 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
057 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
058 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
059 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
060 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja

061 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
062 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
063 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
064 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
065 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja

066 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
067 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
068 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
069 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
070 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja

071 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
072 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
073 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
074 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
075 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja

076 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
077 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     16,50     25,50     34,50 Ja
078 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     16,50     25,50     34,50 Ja
079 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     16,50     25,50     34,50 Ja
080 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     16,50     25,50     34,50 Ja

081 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
082 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
083 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
084 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
085 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja

086 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
087 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
088 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
089 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
090 Cluster      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
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Lijst van ontvangerpunten

Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

091 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
092 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
093 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
094 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
095 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja

096 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
097 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
098 Knik      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
099 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
100 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja

101 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
102 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
103 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
104 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
105 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja

106 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
107 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
108 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
109 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
110 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja

111 Blok 0      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
112 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
113 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
114 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
115 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja

116 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
117 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
118 Kopblok      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50 -- Ja
119 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
120 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

121 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
122 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
123 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
124 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
125 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

126 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
127 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
128 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
129 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
130 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

131 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
132 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
133 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
134 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
135 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
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Lijst van ontvangerpunten

Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

136 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
137 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
138 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     13,50     19,50     25,50 Ja
139 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
140 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

141 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
142 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
143 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
144 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
145 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

146 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
147 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
148 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
149 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
150 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

151 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
152 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
153 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
154 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
155 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

156 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
157 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
158 Entreegebouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
159 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
160 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

161 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
162 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
163 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
164 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
165 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

166 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
167 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
168 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
169 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
170 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

171 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
172 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
173 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
174 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
175 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

176 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
177 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
178 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
179 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
180 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

12-8-2013 13:51:04Geomilieu V2.21



Lijst van ontvangerpunten

Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

181 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
182 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
183 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
184 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
185 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

186 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
187 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
188 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
189 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
190 Eiland 1      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

191 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
192 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
193 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
194 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
195 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

196 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
197 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
198 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
199 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
200 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

201 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
202 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
203 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
204 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
205 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

206 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
207 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
208 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
209 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
210 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

211 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
212 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
213 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
214 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
215 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

216 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
217 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
218 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
219 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
220 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

221 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
222 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
223 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
224 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
225 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
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226 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
227 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
228 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
229 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
230 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

231 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
232 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
233 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
234 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
235 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

236 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
237 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
238 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
239 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
240 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

241 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
242 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
243 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
244 Eiland 2      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
245 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

246 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
247 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
248 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
249 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
250 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

251 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
252 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
253 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
254 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
255 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

256 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
257 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
258 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
259 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
260 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

261 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
262 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
263 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
264 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
265 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

266 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
267 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
268 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
269 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
270 Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
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297 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
298 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
299 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
300 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
301 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

302 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
303 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
304 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
305 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
306 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

307 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
308 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
309 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
310 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
311 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

312 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
313 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
314 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
315 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
316 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

317 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
318 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
319 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
320 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
321 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

322 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
323 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
324 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
325 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
326 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

327 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
328 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
329 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
330 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
331 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

332 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
333 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
334 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
335 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
336 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

337 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
338 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
339 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
340 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
341 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
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342 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
343 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
344 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
345 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
346 Eiland 4      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

347 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
348 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
349 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
350 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
351 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

352 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
353 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
354 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
355 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
356 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

357 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
358 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
359 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
360 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
361 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

362 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
363 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
364 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
365 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
366 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

367 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
368 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
369 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
370 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
371 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

372 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
373 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
374 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
375 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
376 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

377 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
378 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
379 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
380 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
381 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

382 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
383 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
384 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
385 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
386 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
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387 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
388 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
389 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
390 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
391 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

392 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
393 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
394 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
395 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
396 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

397 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
398 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
399 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
400 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
401 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

402 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
403 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
404 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
405 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
406 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

407 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
408 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
409 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
410 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
411 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

412 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
413 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
414 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
415 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
416 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

417 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
418 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
419 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
420 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
421 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

422 Eiland 5      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
423 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
424 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
425 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
426 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

427 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
428 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
429 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
430 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
431 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
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432 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
433 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
434 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
435 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
436 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

437 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
438 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
439 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
440 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
441 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

442 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
443 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
444 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
445 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
446 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

447 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
448 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
449 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
450 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
451 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

452 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
453 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
454 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
455 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
456 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

457 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
458 Eiland 6      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
459 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
460 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
461 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

462 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
463 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
464 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
465 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
466 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

467 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
468 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
469 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
470 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
471 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

472 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
473 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
474 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
475 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
476 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
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477 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
478 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
479 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
480 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
481 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

482 Eiland 7      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
483  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
484  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
485  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
486  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

487  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
488  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
489  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
490  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
491  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

492  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
493  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
494  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
495  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
496  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

497  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
498  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
499  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
500  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
501  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

502  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
503  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
504  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
505  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
506  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

507  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
508  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
509  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
510  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
511  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

512  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
513  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
514  Eiland 3      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
515 Eiland 5 waterwoningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
516 Eiland 5 waterwoningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

517 Eiland 5 waterwoningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
518 Eiland 5 waterwoningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
519 Eiland 5 waterwoningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
520 Eiland 5 waterwoningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
521 Eiland 5 waterwoningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

12-8-2013 13:51:04Geomilieu V2.21



Lijst van ontvangerpunten

Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

522 Eiland 5 waterwoningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
523 Eiland 5 waterwoningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
524 Eiland 5 waterwoningen      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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2.1 + 2.2 Tasmanstraat (Parallelweg)      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
2.1 + 2.2 Tasmanstraat (Parallelweg)      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
36.1 Tunnel oost noordelijke rijbaan      0,00 -- Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
36.2 Tunnel oost zuidelijke rijbaan      0,00 -- Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
37.1 Tunnel west noordelijke rijbaan      0,00 -- Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --

37.2 Tunnel west zuidelijke rijbaan      0,00 -- Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
3 Spaarndammerdijk (parallelbaan)      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
3 Spaarndammerdijk (parallelbaan)      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
4 Spaarndammerdijk zuidelijke rijbaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
6 Spaarndammerdijk noordelijke rijbaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --

17 Spaarndammerdijk (parallelbaan)      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
17 Spaarndammerdijk (parallelbaan)      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
18 Archangelweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
18 Archangelweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
19 Archangelweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --

19 Archangelweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
20 Archangelkade      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
20 Archangelkade      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
23 Haparandaweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
23 Haparandaweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --

27 Houtmankade      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
27 Houtmankade      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
34 Van Diemenstraat Zuidbaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
34 Van Diemenstraat noordbaan      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
50 Oostzaanstraat      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --

50 Oostzaanstraat      0,00      0,00 Relatief Intensiteit   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --
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2.1 + 2.2  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2.1 + 2.2  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36.1  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36.2  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37.1  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

37.2  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

17  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

19  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

27  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

50  50  50  50 --  50  50  50 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

12-8-2013 13:52:04Geomilieu V2.21



Lijst van wegen

Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D)

2.1 + 2.2 -- -- -- -- -- -- -- --      1,50      0,70      0,20 --    127,40     69,40     26,30 --      3,50      0,10      0,50 --      1,10
2.1 + 2.2 -- -- -- -- -- -- -- --      1,50      0,70      0,20 --    127,40     69,40     26,30 --      3,50      0,10      0,50 --      1,10
36.1 -- -- -- -- -- -- -- --      7,00      4,00      1,00 --    624,00    412,00    152,00 --     18,00      1,00      4,00 --      9,00
36.2 -- -- -- -- -- -- -- --      8,00      4,00      1,00 --    637,00    420,00    155,00 --     19,00      1,00      4,00 --      9,00
37.1 -- -- -- -- -- -- -- --      7,00      4,00      1,00 --    624,00    412,00    152,00 --     18,00      1,00      4,00 --      9,00

37.2 -- -- -- -- -- -- -- --      8,00      4,00      1,00 --    637,00    420,00    155,00 --     19,00      1,00      4,00 --      9,00
3 -- -- -- -- -- -- -- --      3,00      1,40      0,30 --    255,60    141,30     53,50 --      7,10      0,20      1,00 --      2,30
3 -- -- -- -- -- -- -- --      3,00      1,40      0,30 --    255,60    141,30     53,50 --      7,10      0,20      1,00 --      2,30
4 -- -- -- -- -- -- -- --      9,00      5,00      1,00 --    722,00    477,00    176,00 --     21,00      2,00      4,00 --     10,00
6 -- -- -- -- -- -- -- --     13,00      7,00      2,00 --   1081,00    714,00    263,00 --     32,00      2,00      7,00 --     15,00

17 -- -- -- -- -- -- -- --      3,30      1,50      0,40 --    275,50    152,30     57,60 --      7,60      0,20      1,10 --      2,50
17 -- -- -- -- -- -- -- --      3,30      1,50      0,40 --    275,50    152,30     57,60 --      7,60      0,20      1,10 --      2,50
18 -- -- -- -- -- -- -- --      5,70      2,60      0,70 --    483,50    270,70    114,50 --     23,50      1,80      3,50 --     25,40
18 -- -- -- -- -- -- -- --      5,70      2,60      0,70 --    483,50    270,70    114,50 --     23,50      1,80      3,50 --     25,40
19 -- -- -- -- -- -- -- --      3,50      1,60      0,50 --    297,60    166,60     70,50 --     14,50      1,10      2,20 --     15,70

19 -- -- -- -- -- -- -- --      3,50      1,60      0,50 --    297,60    166,60     70,50 --     14,50      1,10      2,20 --     15,70
20 -- -- -- -- -- -- -- --      2,70      1,30      0,40 --    231,10    129,40     54,70 --     10,20      0,90      1,50 --     16,60
20 -- -- -- -- -- -- -- --      2,70      1,30      0,40 --    231,10    129,40     54,70 --     10,20      0,90      1,50 --     16,60
23 -- -- -- -- -- -- -- --      0,90      0,40      0,10 --     78,20     43,80     18,50 --      3,80      0,30      0,60 --      4,10
23 -- -- -- -- -- -- -- --      0,90      0,40      0,10 --     78,20     43,80     18,50 --      3,80      0,30      0,60 --      4,10

27 -- -- -- -- -- -- -- --      4,00      2,20      0,50 --    341,40    225,30     83,00 --     10,00      0,70      2,10 --      4,80
27 -- -- -- -- -- -- -- --      4,00      2,20      0,50 --    341,40    225,30     83,00 --     10,00      0,70      2,10 --      4,80
34 -- -- -- -- -- -- -- --      6,00      3,00      1,00 --    540,00    356,00    131,00 --     16,00      1,00      3,00 --      8,00
34 -- -- -- -- -- -- -- --      8,00      5,00      1,00 --    709,00    468,00    172,00 --     21,00      1,00      4,00 --     10,00
50 -- -- -- -- -- -- -- --      0,80      0,40      0,10 --     69,20     38,30     14,50 --      1,90      0,10      0,30 --      0,60

50 -- -- -- -- -- -- -- --      0,80      0,40      0,10 --     69,20     38,30     14,50 --      1,90      0,10      0,30 --      0,60
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Lijst van wegen

Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k

2.1 + 2.2 --      0,20 --   75,80   82,87   89,13   94,74  101,18   97,74   91,00   81,20   71,71   78,26   83,18   91,09   98,14   94,60
2.1 + 2.2 --      0,20 --   75,80   82,87   89,13   94,74  101,18   97,74   91,00   81,20   71,71   78,26   83,18   91,09   98,14   94,60
36.1 --      1,00 --   83,03   90,12   96,51  101,95  108,20  104,77   98,04   88,40   79,48   86,05   91,04   98,85  105,88  102,35
36.2 --      1,00 --   83,14   90,25   96,65  102,05  108,29  104,87   98,14   88,52   79,56   86,13   91,11   98,93  105,97  102,43
37.1 --      1,00 --   83,03   90,12   96,51  101,95  108,20  104,77   98,04   88,40   79,48   86,05   91,04   98,85  105,88  102,35

37.2 --      1,00 --   83,14   90,25   96,65  102,05  108,29  104,87   98,14   88,52   79,56   86,13   91,11   98,93  105,97  102,43
3      0,10      0,30 --   78,85   85,93   92,20   97,79  104,21  100,78   94,04   84,25   74,85   81,40   86,37   94,22  101,24   97,70
3      0,10      0,30 --   78,85   85,93   92,20   97,79  104,21  100,78   94,04   84,25   74,85   81,40   86,37   94,22  101,24   97,70
4 --      2,00 --   83,65   90,75   97,13  102,56  108,82  105,40   98,67   89,02   80,20   86,82   91,93   99,53  106,54  103,01
6      1,00      3,00 --   85,42   92,52   98,91  104,32  110,58  107,16  100,42   90,79   81,99   88,58   93,68  101,33  108,30  104,77

17      0,10      0,30 --   79,18   86,25   92,52   98,11  104,54  101,10   94,36   84,57   75,17   81,71   86,67   94,54  101,57   98,03
17      0,10      0,30 --   79,18   86,25   92,52   98,11  104,54  101,10   94,36   84,57   75,17   81,71   86,67   94,54  101,57   98,03
18      1,20      4,30 --   83,85   91,09   98,04  102,58  107,87  104,52   97,84   89,11   78,13   84,83   90,30   97,38  104,19  100,67
18      1,20      4,30 --   83,85   91,09   98,04  102,58  107,87  104,52   97,84   89,11   78,13   84,83   90,30   97,38  104,19  100,67
19      0,70      2,60 --   81,75   88,99   95,94  100,48  105,77  102,42   95,74   87,01   76,00   82,70   88,16   95,26  102,07   98,56

19      0,70      2,60 --   81,75   88,99   95,94  100,48  105,77  102,42   95,74   87,01   76,00   82,70   88,16   95,26  102,07   98,56
20      0,80      2,80 --   81,16   88,34   95,35   99,91  104,92  101,56   94,90   86,35   75,05   81,77   87,34   94,29  101,02   97,51
20      0,80      2,80 --   81,16   88,34   95,35   99,91  104,92  101,56   94,90   86,35   75,05   81,77   87,34   94,29  101,02   97,51
23      0,20      0,70 --   75,93   83,17   90,12   94,66   99,96   96,61   89,93   81,20   70,23   76,93   82,41   89,48   96,28   92,77
23      0,20      0,70 --   75,93   83,17   90,12   94,66   99,96   96,61   89,93   81,20   70,23   76,93   82,41   89,48   96,28   92,77

27      0,20      0,80 --   80,41   87,50   93,90   99,32  105,58  102,15   95,42   85,78   76,95   83,55   88,64   96,30  103,29   99,76
27      0,20      0,80 --   80,41   87,50   93,90   99,32  105,58  102,15   95,42   85,78   76,95   83,55   88,64   96,30  103,29   99,76
34 --      1,00 --   82,44   89,54   95,95  101,35  107,58  104,16   97,42   87,81   78,84   85,41   90,41   98,21  105,25  101,72
34 --      2,00 --   83,59   90,69   97,08  102,50  108,75  105,33   98,59   88,96   80,04   86,61   91,59   99,40  106,44  102,90
50 --      0,10 --   73,15   80,22   86,48   92,09   98,53   95,09   88,35   78,54   69,18   75,76   80,77   88,54   95,57   92,04

50 --      0,10 --   73,15   80,22   86,48   92,09   98,53   95,09   88,35   78,54   69,18   75,76   80,77   88,54   95,57   92,04

12-8-2013 13:52:04Geomilieu V2.21



Lijst van wegen

Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k

2.1 + 2.2   87,82   77,06   68,58   75,52   81,53   87,65   94,23   90,76   84,00   73,96 -- -- -- -- -- -- --
2.1 + 2.2   87,82   77,06   68,58   75,52   81,53   87,65   94,23   90,76   84,00   73,96 -- -- -- -- -- -- --
36.1   95,56   84,83   76,35   83,39   89,57   95,34  101,89   98,45   91,69   81,77 -- -- -- -- -- -- --
36.2   95,64   84,91   76,41   83,45   89,61   95,41  101,97   98,52   91,76   81,83 -- -- -- -- -- -- --
37.1   95,56   84,83   76,35   83,39   89,57   95,34  101,89   98,45   91,69   81,77 -- -- -- -- -- -- --

37.2   95,64   84,91   76,41   83,45   89,61   95,41  101,97   98,52   91,76   81,83 -- -- -- -- -- -- --
3   90,92   80,19   71,51   78,43   84,37   90,60   97,27   93,80   87,03   76,90 -- -- -- -- -- -- --
3   90,92   80,19   71,51   78,43   84,37   90,60   97,27   93,80   87,03   76,90 -- -- -- -- -- -- --
4   96,23   85,56   77,14   84,13   90,32   96,16  102,59   99,13   92,38   82,51 -- -- -- -- -- -- --
6   97,99   87,33   79,02   86,07   92,36   97,98  104,37  100,93   94,18   84,40 -- -- -- -- -- -- --

17   91,24   80,51   71,84   78,77   84,72   90,92   97,59   94,12   87,35   77,24 -- -- -- -- -- -- --
17   91,24   80,51   71,84   78,77   84,72   90,92   97,59   94,12   87,35   77,24 -- -- -- -- -- -- --
18   93,90   83,46   76,68   83,77   90,45   95,56  101,25   97,83   91,12   81,94 -- -- -- -- -- -- --
18   93,90   83,46   76,68   83,77   90,45   95,56  101,25   97,83   91,12   81,94 -- -- -- -- -- -- --
19   91,79   81,34   74,57   81,67   88,35   93,44   99,13   95,72   89,01   79,83 -- -- -- -- -- -- --

19   91,79   81,34   74,57   81,67   88,35   93,44   99,13   95,72   89,01   79,83 -- -- -- -- -- -- --
20   90,74   80,38   73,93   80,99   87,75   92,82   98,24   94,82   88,13   79,13 -- -- -- -- -- -- --
20   90,74   80,38   73,93   80,99   87,75   92,82   98,24   94,82   88,13   79,13 -- -- -- -- -- -- --
23   85,99   75,56   68,81   75,91   82,62   87,68   93,35   89,94   83,22   74,07 -- -- -- -- -- -- --
23   85,99   75,56   68,81   75,91   82,62   87,68   93,35   89,94   83,22   74,07 -- -- -- -- -- -- --

27   92,97   82,30   73,86   80,89   87,10   92,85   99,31   95,87   89,11   79,25 -- -- -- -- -- -- --
27   92,97   82,30   73,86   80,89   87,10   92,85   99,31   95,87   89,11   79,25 -- -- -- -- -- -- --
34   94,93   84,20   75,68   82,67   88,79   94,70  101,24   97,78   91,02   81,07 -- -- -- -- -- -- --
34   96,12   85,39   77,07   84,07   90,28   96,08  102,50   99,05   92,29   82,44 -- -- -- -- -- -- --
50   85,25   74,54   66,00   72,96   79,00   85,05   91,65   88,18   81,42   71,39 -- -- -- -- -- -- --

50   85,25   74,54   66,00   72,96   79,00   85,05   91,65   88,18   81,42   71,39 -- -- -- -- -- -- --
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Lijst van wegen

Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE P4 8k

2.1 + 2.2 --
2.1 + 2.2 --
36.1 --
36.2 --
37.1 --

37.2 --
3 --
3 --
4 --
6 --

17 --
17 --
18 --
18 --
19 --

19 --
20 --
20 --
23 --
23 --

27 --
27 --
34 --
34 --
50 --

50 --
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tWegverkeerslawaai - RMW-2012, [Westpoort juni 2013 - wegverkeer BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0] , Geomilieu V2.21
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Lijst van waarneempunten rekenmodel ligplaatsen woonschepen

Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

525 Woonboten 01      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
526 Woonboten 01      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
527 Woonboten 01      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
528 Woonboten 01      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
529 Woonboten 01      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

530 Woonboten 01      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
531 Woonboten 01      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
532 Woonboten 01      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
533 Woonboten 01      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
534 Woonboten 01      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

535 Woonboten 01      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
536 Woonboten 01      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
537 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
538 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
539 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

540 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
541 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
542 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
543 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
544 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

545 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
546 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
547 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
548 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
549 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

550 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
551 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
552 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
553 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
554 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

555 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
556 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
557 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
558 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
559 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

560 Woonboten 02      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
561 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
562 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
563 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
564 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

565 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
566 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
567 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
568 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
569 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
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Lijst van waarneempunten rekenmodel ligplaatsen woonschepen

Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

570 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
571 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
572 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
573 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
574 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

575 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
576 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
577 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
578 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
579 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

580 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
581 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
582 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
583 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
584 Woonboten 03      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

585 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
586 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
587 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
588 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
589 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

590 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
591 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
592 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
593 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
594 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

595 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
596 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
597 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
598 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
599 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

600 Woonboten 04      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
601 Woonboten 05      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
602 Woonboten 05      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
603 Woonboten 05      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
604 Woonboten 05      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

605 Woonboten 05      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
606 Woonboten 05      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
607 Woonboten 05      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
608 Woonboten 05      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
609 Woonboten 05      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

610 Woonboten 05      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
611 Woonboten 05      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
612 Woonboten 05      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
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Bijlagen III Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai 

Bestemmingsplan De Houthaven 2013 20120907-18 
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder 
Bijlagenrapport bij het rapport ... 5 augustus 2013 
 Bladzijde 5 
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tWegverkeerslawaai - RMW-2012, [Westpoort juni 2013 - wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13] , Geomilieu V2.21
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Overzicht berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Westpoort juni 2013 - wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13] , Geomilieu V2.21
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
001_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
001_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
001_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
001_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

001_F Blok 0 25,50 21,0 16,7 14,2 22,4
002_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
002_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
002_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
002_D Blok 0 13,50 -- -- -- --

002_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
002_F Blok 0 25,50 23,4 19,2 16,6 24,8
003_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
003_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
003_C Blok 0 7,50 -- -- -- --

003_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
003_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
003_F Blok 0 25,50 22,0 17,7 15,2 23,5
004_A Blok 0 1,50 11,7 7,3 4,9 13,1
004_B Blok 0 4,50 12,2 7,6 5,3 13,5

004_C Blok 0 7,50 12,4 7,7 5,4 13,7
004_D Blok 0 13,50 13,6 8,7 6,6 14,9
004_E Blok 0 19,50 15,4 10,6 8,4 16,7
004_F Blok 0 25,50 19,0 14,7 12,2 20,4
005_A Blok 0 1,50 -0,5 -4,7 -7,3 1,0

005_B Blok 0 4,50 -0,5 -4,7 -7,3 1,0
005_C Blok 0 7,50 -0,4 -4,7 -7,2 1,0
005_D Blok 0 13,50 0,4 -4,0 -6,5 1,8
005_E Blok 0 19,50 1,3 -3,3 -5,6 2,6
005_F Blok 0 25,50 1,9 -2,7 -5,0 3,3

006_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
006_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
006_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
006_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
006_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

006_F Blok 0 25,50 21,6 17,3 14,8 23,0
007_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
007_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
007_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
007_D Blok 0 13,50 -- -- -- --

007_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
007_F Blok 0 25,50 22,3 18,0 15,5 23,7
008_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
008_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
008_C Blok 0 7,50 -- -- -- --

008_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
008_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
008_F Blok 0 25,50 27,1 23,0 20,3 28,6
009_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
009_B Blok 0 4,50 -- -- -- --

009_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
009_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
009_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
009_F Blok 0 25,50 25,6 21,5 18,8 27,1
010_A Blok 0 1,50 -- -- -- --

010_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
010_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
010_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
010_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
010_F Blok 0 25,50 24,4 20,2 17,6 25,8

011_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
011_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
011_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
011_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
011_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

011_F Blok 0 25,50 24,1 19,9 17,3 25,6
012_A Blok 0 1,50 30,9 26,8 24,2 32,4
012_B Blok 0 4,50 31,4 27,2 24,6 32,9
012_C Blok 0 7,50 31,6 27,3 24,8 33,0
012_D Blok 0 13,50 32,5 28,3 25,7 33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:07:08Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

012_E Blok 0 19,50 33,3 29,1 26,5 34,7
012_F Blok 0 25,50 33,6 29,5 26,9 35,1
013_A Kopblok 1,50 16,0 11,3 9,1 17,3
013_B Kopblok 4,50 17,3 12,5 10,3 18,6
013_C Kopblok 7,50 18,1 13,3 11,2 19,4

013_D Kopblok 13,50 21,0 16,6 14,2 22,4
013_E Kopblok 19,50 26,1 22,0 19,4 27,6
013_F Kopblok 25,50 27,3 23,2 20,5 28,8
014_A Kopblok 1,50 16,3 11,6 9,4 17,6
014_B Kopblok 4,50 17,9 13,1 11,0 19,2

014_C Kopblok 7,50 18,8 14,0 11,8 20,1
014_D Kopblok 13,50 20,2 15,7 13,3 21,6
014_E Kopblok 19,50 26,4 22,3 19,6 27,9
014_F Kopblok 25,50 27,2 23,1 20,5 28,7
015_A Kopblok 1,50 16,4 11,7 9,5 17,7

015_B Kopblok 4,50 18,0 13,2 11,0 19,3
015_C Kopblok 7,50 19,2 14,6 12,3 20,6
015_D Kopblok 13,50 22,3 18,0 15,5 23,7
015_E Kopblok 19,50 27,4 23,3 20,7 28,9
015_F Kopblok 25,50 27,5 23,4 20,7 29,0

016_A Blok 0 1,50 30,0 25,9 23,2 31,5
016_B Blok 0 4,50 30,5 26,3 23,7 31,9
016_C Blok 0 7,50 30,7 26,4 23,9 32,1
016_D Blok 0 13,50 31,6 27,4 24,8 33,1
016_E Blok 0 19,50 32,4 28,2 25,7 33,9

016_F Blok 0 25,50 33,1 28,9 26,3 34,5
017_A Blok 0 1,50 31,2 27,1 24,5 32,7
017_B Blok 0 4,50 31,8 27,5 25,0 33,2
017_C Blok 0 7,50 32,1 27,8 25,3 33,5
017_D Blok 0 13,50 33,1 28,8 26,3 34,5

017_E Blok 0 19,50 33,8 29,6 27,1 35,3
017_F Blok 0 25,50 34,3 30,1 27,5 35,7
018_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
018_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
018_C Kopblok 7,50 -- -- -- --

018_D Kopblok 13,50 -- -- -- --
018_E Kopblok 19,50 -- -- -- --
018_F Kopblok 25,50 22,2 18,0 15,4 23,7
019_A Kopblok 1,50 14,8 10,3 7,9 16,2
019_B Kopblok 4,50 15,3 10,7 8,4 16,6

019_C Kopblok 7,50 15,7 11,0 8,8 17,0
019_D Kopblok 13,50 17,2 12,6 10,3 18,6
019_E Kopblok 19,50 22,8 18,6 16,1 24,3
019_F Kopblok 25,50 22,9 18,6 16,1 24,3
020_A Kopblok 1,50 -- -- -- --

020_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
020_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
020_D Kopblok 13,50 -- -- -- --
020_E Kopblok 19,50 -- -- -- --
020_F Kopblok 25,50 22,2 17,9 15,4 23,6

021_A Kopblok 1,50 16,4 11,7 9,5 17,7
021_B Kopblok 4,50 17,8 13,1 10,9 19,1
021_C Kopblok 7,50 18,3 13,6 11,4 19,7
021_D Kopblok 13,50 21,9 17,6 15,1 23,4
021_E Kopblok 19,50 25,7 21,5 18,9 27,1

021_F Kopblok 25,50 26,5 22,3 19,7 27,9
022_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
022_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
022_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
022_D Kopblok 13,50 -- -- -- --

022_E Kopblok 19,50 -- -- -- --
022_F Kopblok 25,50 23,9 19,7 17,1 25,4
023_A Cluster 1,50 -- -- -- --
023_B Cluster 4,50 -- -- -- --
023_C Cluster 7,50 -- -- -- --

023_D Cluster 13,50 -- -- -- --
023_E Cluster 19,50 -- -- -- --
023_F Cluster 25,50 36,0 32,0 29,3 37,5
024_A Cluster 1,50 -- -- -- --
024_B Cluster 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:07:08Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

024_C Cluster 7,50 -- -- -- --
024_D Cluster 13,50 -- -- -- --
024_E Cluster 19,50 -- -- -- --
024_F Cluster 25,50 35,4 31,4 28,7 36,9
025_A Cluster 1,50 -- -- -- --

025_B Cluster 4,50 -- -- -- --
025_C Cluster 7,50 -- -- -- --
025_D Cluster 13,50 -- -- -- --
025_E Cluster 19,50 -- -- -- --
025_F Cluster 25,50 35,7 31,7 28,9 37,2

026_A Cluster 1,50 17,6 13,2 10,8 19,0
026_B Cluster 4,50 18,2 13,7 11,3 19,6
026_C Cluster 7,50 18,5 13,9 11,6 19,8
026_D Cluster 13,50 19,0 14,4 12,1 20,4
026_E Cluster 19,50 20,0 15,3 13,1 21,3

026_F Cluster 25,50 20,7 16,0 13,8 22,0
027_A Cluster 1,50 -- -- -- --
027_B Cluster 4,50 -- -- -- --
027_C Cluster 7,50 -- -- -- --
027_D Cluster 13,50 -- -- -- --

027_E Cluster 19,50 -- -- -- --
027_F Cluster 25,50 35,8 31,8 29,0 37,3
028_A Cluster 1,50 -- -- -- --
028_B Cluster 4,50 -- -- -- --
028_C Cluster 7,50 -- -- -- --

028_D Cluster 13,50 -- -- -- --
028_E Cluster 19,50 -- -- -- --
028_F Cluster 25,50 27,3 22,7 20,4 28,7
029_A Cluster 1,50 -- -- -- --
029_B Cluster 4,50 -- -- -- --

029_C Cluster 7,50 -- -- -- --
029_D Cluster 13,50 -- -- -- --
029_E Cluster 19,50 -- -- -- --
029_F Cluster 25,50 31,7 27,3 24,9 33,1
030_A Cluster 1,50 -- -- -- --

030_B Cluster 4,50 -- -- -- --
030_C Cluster 7,50 -- -- -- --
030_D Cluster 13,50 -- -- -- --
030_E Cluster 19,50 -- -- -- --
030_F Cluster 25,50 22,1 17,1 15,1 23,4

031_A Cluster 1,50 -- -- -- --
031_B Cluster 4,50 -- -- -- --
031_C Cluster 7,50 -- -- -- --
031_D Cluster 13,50 -- -- -- --
031_E Cluster 19,50 -- -- -- --

031_F Cluster 25,50 35,0 31,0 28,3 36,5
032_A Cluster 1,50 -- -- -- --
032_B Cluster 4,50 -- -- -- --
032_C Cluster 7,50 -- -- -- --
032_D Cluster 13,50 -- -- -- --

032_E Cluster 19,50 -- -- -- --
032_F Cluster 25,50 36,2 32,2 29,5 37,7
033_A Cluster 1,50 -- -- -- --
033_B Cluster 4,50 -- -- -- --
033_C Cluster 7,50 -- -- -- --

033_D Cluster 13,50 -- -- -- --
033_E Cluster 19,50 -- -- -- --
033_F Cluster 25,50 28,5 23,8 21,6 29,8
034_A Knik 1,50 12,3 8,0 5,5 13,7
034_B Knik 4,50 12,4 8,1 5,6 13,9

034_C Knik 7,50 12,5 8,1 5,7 13,9
034_D Knik 13,50 13,3 8,7 6,4 14,6
034_E Knik 19,50 15,0 10,3 8,1 16,3
034_F Knik 25,50 16,3 11,5 9,4 17,6
035_A Knik 1,50 10,1 5,9 3,3 11,6

035_B Knik 4,50 10,1 5,9 3,3 11,6
035_C Knik 7,50 10,1 5,9 3,3 11,5
035_D Knik 13,50 7,3 2,8 0,4 8,6
035_E Knik 19,50 6,3 1,6 -0,6 7,6
035_F Knik 25,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:07:08Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

036_A Blok 0 1,50 16,4 12,1 9,6 17,9
036_B Blok 0 4,50 16,6 12,3 9,8 18,0
036_C Blok 0 7,50 16,8 12,4 9,9 18,2
036_D Blok 0 13,50 17,5 12,9 10,6 18,8
036_E Blok 0 19,50 19,0 14,3 12,0 20,3

036_F Blok 0 25,50 20,8 16,1 13,9 22,1
037_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
037_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
037_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
037_D Blok 0 13,50 -- -- -- --

037_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
037_F Blok 0 25,50 21,9 17,6 15,1 23,3
038_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
038_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
038_C Blok 0 7,50 -- -- -- --

038_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
038_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
038_F Blok 0 25,50 27,8 23,8 21,1 29,4
039_A Knik 1,50 -- -- -- --
039_B Knik 4,50 -- -- -- --

039_C Knik 7,50 -- -- -- --
039_D Knik 13,50 -- -- -- --
039_E Knik 19,50 -- -- -- --
039_F Knik 25,50 30,3 26,3 23,5 31,8
040_A Knik 1,50 18,9 14,7 12,1 20,4

040_B Knik 4,50 19,0 14,8 12,2 20,5
040_C Knik 7,50 19,2 14,9 12,4 20,7
040_D Knik 13,50 20,6 16,1 13,7 21,9
040_E Knik 19,50 24,9 20,4 18,0 26,3
040_F Knik 25,50 33,6 29,5 26,8 35,1

041_A Knik 1,50 19,0 14,8 12,2 20,5
041_B Knik 4,50 19,2 14,9 12,4 20,7
041_C Knik 7,50 19,5 15,1 12,6 20,9
041_D Knik 13,50 20,6 16,2 13,8 22,0
041_E Knik 19,50 22,1 17,6 15,3 23,5

041_F Knik 25,50 24,1 19,5 17,2 25,5
042_A Knik 1,50 -- -- -- --
042_B Knik 4,50 -- -- -- --
042_C Knik 7,50 -- -- -- --
042_D Knik 13,50 -- -- -- --

042_E Knik 19,50 -- -- -- --
042_F Knik 25,50 32,3 28,2 25,5 33,8
043_A Knik 1,50 -- -- -- --
043_B Knik 4,50 -- -- -- --
043_C Knik 7,50 -- -- -- --

043_D Knik 13,50 -- -- -- --
043_E Knik 19,50 -- -- -- --
043_F Knik 25,50 31,3 27,3 24,6 32,8
044_A Knik 1,50 -- -- -- --
044_B Knik 4,50 -- -- -- --

044_C Knik 7,50 -- -- -- --
044_D Knik 13,50 -- -- -- --
044_E Knik 19,50 -- -- -- --
044_F Knik 25,50 31,8 27,8 25,0 33,3
045_A Cluster 1,50 34,2 30,2 27,5 35,7

045_B Cluster 4,50 34,6 30,5 27,9 36,1
045_C Cluster 7,50 35,0 30,9 28,3 36,5
045_D Cluster 13,50 35,4 31,2 28,6 36,8
045_E Cluster 19,50 36,3 32,1 29,5 37,7
045_F Cluster 25,50 36,7 32,6 29,9 38,2

046_A Cluster 1,50 40,5 36,4 33,8 42,0
046_B Cluster 4,50 41,3 37,0 34,5 42,7
046_C Cluster 7,50 42,0 37,8 35,2 43,5
046_D Cluster 13,50 43,0 38,8 36,2 44,5
046_E Cluster 19,50 42,5 38,2 35,7 43,9

046_F Cluster 25,50 42,4 38,1 35,6 43,8
047_A Cluster 1,50 34,1 30,0 27,3 35,6
047_B Cluster 4,50 34,4 30,3 27,6 35,9
047_C Cluster 7,50 34,7 30,5 27,9 36,2
047_D Cluster 13,50 36,2 32,0 29,4 37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:07:08Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

047_E Cluster 19,50 37,1 33,0 30,4 38,6
047_F Cluster 25,50 37,4 33,3 30,7 38,9
048_A Cluster 1,50 38,9 34,8 32,2 40,4
048_B Cluster 4,50 39,5 35,3 32,7 40,9
048_C Cluster 7,50 40,2 36,0 33,4 41,7

048_D Cluster 13,50 41,7 37,5 34,9 43,2
048_E Cluster 19,50 41,4 37,2 34,6 42,8
048_F Cluster 25,50 41,3 37,1 34,5 42,8
049_A Knik 1,50 33,7 29,7 27,0 35,2
049_B Knik 4,50 34,1 30,0 27,4 35,6

049_C Knik 7,50 34,4 30,2 27,6 35,9
049_D Knik 13,50 33,9 29,7 27,1 35,4
049_E Knik 19,50 34,8 30,7 28,0 36,3
049_F Knik 25,50 35,3 31,2 28,5 36,8
050_A Cluster 1,50 42,8 38,4 36,0 44,2

050_B Cluster 4,50 43,9 39,6 37,1 45,3
050_C Cluster 7,50 44,9 40,5 38,1 46,3
050_D Cluster 13,50 45,6 41,2 38,8 47,0
050_E Cluster 19,50 45,2 40,8 38,4 46,6
050_F Cluster 25,50 44,9 40,5 38,1 46,3

051_A Knik 1,50 33,3 29,2 26,6 34,8
051_B Knik 4,50 33,7 29,6 27,0 35,2
051_C Knik 7,50 33,9 29,7 27,1 35,4
051_D Knik 13,50 34,7 30,5 27,9 36,1
051_E Knik 19,50 35,7 31,5 28,9 37,2

051_F Knik 25,50 36,0 31,8 29,2 37,4
052_A Cluster 1,50 42,0 37,7 35,2 43,4
052_B Cluster 4,50 42,9 38,6 36,1 44,3
052_C Cluster 7,50 43,7 39,4 36,9 45,1
052_D Cluster 13,50 44,3 40,0 37,5 45,7

052_E Cluster 19,50 44,0 39,6 37,1 45,4
052_F Cluster 25,50 43,7 39,3 36,9 45,1
053_A Cluster 1,50 54,6 50,3 47,8 56,0
053_B Cluster 4,50 56,1 51,8 49,3 57,6
053_C Cluster 7,50 56,3 51,9 49,5 57,7

053_D Cluster 13,50 56,2 51,8 49,4 57,6
053_E Cluster 19,50 56,0 51,6 49,2 57,4
053_F Cluster 25,50 55,7 51,3 48,9 57,1
054_A Cluster 1,50 52,1 47,8 45,3 53,5
054_B Cluster 4,50 54,0 49,6 47,1 55,4

054_C Cluster 7,50 54,3 49,9 47,5 55,7
054_D Cluster 13,50 54,3 49,9 47,5 55,7
054_E Cluster 19,50 54,2 49,8 47,3 55,6
054_F Cluster 25,50 54,0 49,6 47,1 55,4
055_A Cluster 1,50 52,3 48,0 45,5 53,7

055_B Cluster 4,50 54,1 49,8 47,3 55,5
055_C Cluster 7,50 54,3 50,0 47,5 55,7
055_D Cluster 13,50 54,2 49,9 47,4 55,7
055_E Cluster 19,50 54,1 49,7 47,2 55,5
055_F Cluster 25,50 53,8 49,5 47,0 55,2

056_A Cluster 1,50 53,2 48,9 46,4 54,6
056_B Cluster 4,50 55,0 50,6 48,1 56,4
056_C Cluster 7,50 55,2 50,8 48,4 56,6
056_D Cluster 13,50 55,2 50,8 48,3 56,6
056_E Cluster 19,50 55,0 50,6 48,2 56,4

056_F Cluster 25,50 54,8 50,4 47,9 56,2
057_A Cluster 1,50 35,1 31,0 28,3 36,6
057_B Cluster 4,50 35,4 31,2 28,6 36,9
057_C Cluster 7,50 35,8 31,6 29,0 37,3
057_D Cluster 13,50 37,4 33,2 30,6 38,8

057_E Cluster 19,50 38,1 34,0 31,4 39,6
057_F Cluster 25,50 38,1 34,0 31,4 39,6
058_A Cluster 1,50 38,0 33,9 31,2 39,5
058_B Cluster 4,50 38,2 34,1 31,4 39,7
058_C Cluster 7,50 38,8 34,7 32,1 40,3

058_D Cluster 13,50 40,5 36,4 33,8 42,0
058_E Cluster 19,50 40,4 36,3 33,7 41,9
058_F Cluster 25,50 40,4 36,3 33,6 41,9
059_A Cluster 1,50 35,6 31,5 28,8 37,1
059_B Cluster 4,50 35,9 31,7 29,1 37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

059_C Cluster 7,50 36,5 32,3 29,7 38,0
059_D Cluster 13,50 38,1 34,0 31,4 39,6
059_E Cluster 19,50 38,9 34,7 32,1 40,3
059_F Cluster 25,50 38,8 34,7 32,1 40,3
060_A Cluster 1,50 36,6 32,6 29,9 38,1

060_B Cluster 4,50 36,8 32,7 30,1 38,3
060_C Cluster 7,50 37,4 33,2 30,6 38,9
060_D Cluster 13,50 39,1 34,9 32,3 40,5
060_E Cluster 19,50 39,6 35,5 32,8 41,1
060_F Cluster 25,50 39,6 35,5 32,8 41,1

061_A Blok 0 1,50 14,7 10,0 7,8 16,0
061_B Blok 0 4,50 15,9 11,2 9,0 17,2
061_C Blok 0 7,50 16,9 12,2 10,0 18,2
061_D Blok 0 13,50 21,7 17,4 14,9 23,1
061_E Blok 0 19,50 25,5 21,3 18,7 27,0

061_F Blok 0 25,50 28,2 24,0 21,4 29,7
062_A Blok 0 1,50 23,1 18,9 16,3 24,6
062_B Blok 0 4,50 23,9 19,6 17,1 25,4
062_C Blok 0 7,50 26,5 22,3 19,7 28,0
062_D Blok 0 13,50 27,9 23,8 21,2 29,4

062_E Blok 0 19,50 30,2 26,0 23,4 31,6
062_F Blok 0 25,50 31,5 27,3 24,7 33,0
063_A Blok 0 1,50 14,2 9,6 7,3 15,6
063_B Blok 0 4,50 15,3 10,5 8,4 16,6
063_C Blok 0 7,50 16,3 11,5 9,3 17,6

063_D Blok 0 13,50 18,6 13,9 11,7 19,9
063_E Blok 0 19,50 26,4 22,3 19,7 27,9
063_F Blok 0 25,50 28,8 24,6 22,0 30,2
064_A Blok 0 1,50 19,5 15,1 12,7 20,9
064_B Blok 0 4,50 20,7 16,4 13,9 22,1

064_C Blok 0 7,50 24,4 20,2 17,7 25,9
064_D Blok 0 13,50 24,9 20,6 18,1 26,3
064_E Blok 0 19,50 28,2 24,0 21,4 29,6
064_F Blok 0 25,50 30,7 26,5 23,9 32,2
065_A Blok 0 1,50 14,6 9,9 7,6 15,9

065_B Blok 0 4,50 15,7 10,9 8,7 17,0
065_C Blok 0 7,50 16,4 11,6 9,5 17,7
065_D Blok 0 13,50 19,0 14,5 12,2 20,4
065_E Blok 0 19,50 25,4 21,3 18,7 26,9
065_F Blok 0 25,50 27,6 23,4 20,8 29,0

066_A Blok 0 1,50 28,6 24,5 21,8 30,1
066_B Blok 0 4,50 29,1 24,9 22,3 30,5
066_C Blok 0 7,50 29,4 25,2 22,6 30,8
066_D Blok 0 13,50 30,3 26,1 23,5 31,7
066_E Blok 0 19,50 31,8 27,6 25,0 33,2

066_F Blok 0 25,50 32,4 28,2 25,6 33,9
067_A Blok 0 1,50 14,9 10,2 7,9 16,2
067_B Blok 0 4,50 16,1 11,3 9,2 17,4
067_C Blok 0 7,50 17,1 12,4 10,2 18,4
067_D Blok 0 13,50 22,5 18,2 15,7 23,9

067_E Blok 0 19,50 26,1 21,9 19,3 27,5
067_F Blok 0 25,50 27,7 23,6 21,0 29,2
068_A Blok 0 1,50 25,4 21,1 18,6 26,8
068_B Blok 0 4,50 26,1 21,8 19,3 27,5
068_C Blok 0 7,50 27,8 23,6 21,0 29,3

068_D Blok 0 13,50 29,6 25,4 22,8 31,0
068_E Blok 0 19,50 31,1 26,9 24,3 32,5
068_F Blok 0 25,50 31,8 27,6 25,1 33,3
069_A Knik 1,50 31,2 27,1 24,5 32,7
069_B Knik 4,50 31,7 27,5 24,9 33,2

069_C Knik 7,50 32,2 27,9 25,4 33,6
069_D Knik 13,50 33,2 29,0 26,4 34,6
069_E Knik 19,50 33,1 28,9 26,3 34,6
069_F Knik 25,50 33,7 29,5 26,9 35,1
070_A Cluster 1,50 46,1 41,6 39,2 47,4

070_B Cluster 4,50 47,7 43,2 40,8 49,1
070_C Cluster 7,50 48,4 43,8 41,5 49,8
070_D Cluster 13,50 48,7 44,1 41,8 50,0
070_E Cluster 19,50 48,2 43,7 41,4 49,6
070_F Cluster 25,50 47,9 43,4 41,1 49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

071_A Knik 1,50 31,9 27,8 25,2 33,4
071_B Knik 4,50 32,5 28,3 25,7 34,0
071_C Knik 7,50 33,3 29,1 26,5 34,7
071_D Knik 13,50 33,7 29,5 26,9 35,1
071_E Knik 19,50 34,6 30,4 27,8 36,0

071_F Knik 25,50 34,9 30,8 28,2 36,4
072_A Cluster 1,50 44,6 40,2 37,8 46,0
072_B Cluster 4,50 45,9 41,4 39,1 47,3
072_C Cluster 7,50 46,8 42,4 40,0 48,2
072_D Cluster 13,50 47,1 42,6 40,2 48,5

072_E Cluster 19,50 46,6 42,1 39,7 48,0
072_F Cluster 25,50 46,3 41,8 39,5 47,7
073_A Blok 0 1,50 14,5 9,9 7,6 15,8
073_B Blok 0 4,50 15,5 10,8 8,6 16,8
073_C Blok 0 7,50 16,3 11,5 9,3 17,6

073_D Blok 0 13,50 17,9 13,2 11,0 19,3
073_E Blok 0 19,50 26,2 22,0 19,4 27,6
073_F Blok 0 25,50 29,5 25,3 22,7 31,0
074_A Blok 0 1,50 14,9 10,3 8,0 16,3
074_B Blok 0 4,50 16,4 11,7 9,5 17,8

074_C Blok 0 7,50 19,2 14,8 12,3 20,6
074_D Blok 0 13,50 20,0 15,5 13,1 21,4
074_E Blok 0 19,50 26,5 22,3 19,7 28,0
074_F Blok 0 25,50 30,5 26,3 23,7 31,9
075_A Knik 1,50 30,0 25,9 23,2 31,5

075_B Knik 4,50 30,5 26,3 23,8 32,0
075_C Knik 7,50 31,1 26,9 24,3 32,6
075_D Knik 13,50 32,4 28,2 25,6 33,8
075_E Knik 19,50 32,9 28,8 26,2 34,4
075_F Knik 25,50 33,3 29,2 26,6 34,8

076_A Knik 1,50 31,8 27,6 25,0 33,3
076_B Knik 4,50 32,2 28,0 25,5 33,7
076_C Knik 7,50 32,6 28,4 25,8 34,1
076_D Knik 13,50 33,5 29,3 26,8 35,0
076_E Knik 19,50 33,9 29,7 27,1 35,3

076_F Knik 25,50 34,9 30,7 28,1 36,3
077_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
077_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
077_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
077_D Kopblok 16,50 -- -- -- --

077_E Kopblok 25,50 -- -- -- --
077_F Kopblok 34,50 -- -- -- --
078_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
078_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
078_C Kopblok 7,50 -- -- -- --

078_D Kopblok 16,50 -- -- -- --
078_E Kopblok 25,50 21,1 16,9 14,3 22,6
078_F Kopblok 34,50 21,5 17,3 14,7 22,9
079_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
079_B Kopblok 4,50 -- -- -- --

079_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
079_D Kopblok 16,50 -- -- -- --
079_E Kopblok 25,50 -- -- -- --
079_F Kopblok 34,50 27,6 23,4 20,9 29,1
080_A Kopblok 1,50 16,2 11,5 9,3 17,5

080_B Kopblok 4,50 17,4 12,7 10,5 18,8
080_C Kopblok 7,50 18,4 13,7 11,5 19,7
080_D Kopblok 16,50 23,6 19,4 16,8 25,1
080_E Kopblok 25,50 25,5 21,3 18,7 26,9
080_F Kopblok 34,50 26,8 22,6 20,0 28,3

081_A Cluster 1,50 43,2 39,1 36,5 44,7
081_B Cluster 4,50 44,9 40,7 38,1 46,3
081_C Cluster 7,50 46,0 41,8 39,2 47,5
081_D Cluster 13,50 46,0 41,8 39,2 47,5
081_E Cluster 19,50 46,0 41,7 39,2 47,4

082_A Cluster 1,50 33,6 29,7 26,9 35,1
082_B Cluster 4,50 33,8 29,8 27,1 35,4
082_C Cluster 7,50 34,2 30,2 27,5 35,7
082_D Cluster 13,50 35,5 31,4 28,7 37,0
082_E Cluster 19,50 36,7 32,6 29,9 38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

083_A Cluster 1,50 46,3 42,1 39,6 47,8
083_B Cluster 4,50 48,3 44,0 41,5 49,7
083_C Cluster 7,50 49,0 44,7 42,2 50,4
083_D Cluster 13,50 48,9 44,6 42,1 50,4
083_E Cluster 19,50 48,8 44,5 42,0 50,3

084_A Cluster 1,50 36,7 32,7 30,0 38,2
084_B Cluster 4,50 37,5 33,4 30,7 39,0
084_C Cluster 7,50 38,2 34,2 31,5 39,7
084_D Cluster 13,50 39,7 35,6 32,9 41,2
084_E Cluster 19,50 40,1 36,1 33,4 41,6

085_A Cluster 1,50 37,6 33,6 30,8 39,1
085_B Cluster 4,50 38,7 34,7 32,0 40,2
085_C Cluster 7,50 39,6 35,5 32,8 41,1
085_D Cluster 13,50 40,8 36,7 34,0 42,3
085_E Cluster 19,50 41,1 37,0 34,3 42,6

086_A Cluster 1,50 17,8 13,4 10,9 19,2
086_B Cluster 4,50 18,4 13,8 11,5 19,8
086_C Cluster 7,50 18,7 14,1 11,8 20,0
086_D Cluster 13,50 19,3 14,6 12,3 20,6
086_E Cluster 19,50 20,6 15,9 13,7 21,9

087_A Cluster 1,50 39,1 35,0 32,3 40,6
087_B Cluster 4,50 40,3 36,3 33,6 41,8
087_C Cluster 7,50 41,3 37,2 34,6 42,8
087_D Cluster 13,50 42,2 38,1 35,5 43,7
087_E Cluster 19,50 42,4 38,3 35,7 43,9

088_A Cluster 1,50 35,0 31,1 28,3 36,6
088_B Cluster 4,50 35,2 31,2 28,5 36,8
088_C Cluster 7,50 35,8 31,8 29,0 37,3
088_D Cluster 13,50 37,1 33,1 30,4 38,6
088_E Cluster 19,50 38,1 34,1 31,4 39,6

089_A Cluster 1,50 40,9 36,8 34,2 42,4
089_B Cluster 4,50 42,4 38,2 35,6 43,8
089_C Cluster 7,50 43,5 39,3 36,7 45,0
089_D Cluster 13,50 43,9 39,8 37,2 45,4
089_E Cluster 19,50 44,0 39,8 37,2 45,5

090_A Cluster 1,50 35,8 31,8 29,1 37,3
090_B Cluster 4,50 36,0 32,0 29,3 37,5
090_C Cluster 7,50 36,7 32,7 29,9 38,2
090_D Cluster 13,50 38,1 34,1 31,4 39,6
090_E Cluster 19,50 38,9 34,9 32,2 40,4

091_A Knik 1,50 31,4 27,5 24,7 33,0
091_B Knik 4,50 31,7 27,7 25,0 33,2
091_C Knik 7,50 31,8 27,7 25,1 33,3
091_D Knik 13,50 32,8 28,8 26,1 34,3
091_E Knik 19,50 34,1 30,0 27,3 35,6

092_A Knik 1,50 25,7 21,7 19,0 27,2
092_B Knik 4,50 26,2 22,1 19,4 27,7
092_C Knik 7,50 26,2 22,1 19,5 27,7
092_D Knik 13,50 26,6 22,4 19,8 28,0
092_E Knik 19,50 27,3 23,1 20,5 28,7

093_A Knik 1,50 29,7 25,7 22,9 31,2
093_B Knik 4,50 30,0 25,9 23,3 31,5
093_C Knik 7,50 30,0 25,9 23,3 31,5
093_D Knik 13,50 31,0 26,9 24,3 32,5
093_E Knik 19,50 32,3 28,1 25,5 33,7

094_A Knik 1,50 28,7 24,7 22,0 30,2
094_B Knik 4,50 29,1 25,0 22,4 30,6
094_C Knik 7,50 29,1 25,0 22,3 30,6
094_D Knik 13,50 30,0 25,9 23,2 31,5
094_E Knik 19,50 31,3 27,1 24,5 32,7

095_A Knik 1,50 12,3 8,0 5,5 13,7
095_B Knik 4,50 12,6 8,3 5,8 14,0
095_C Knik 7,50 12,8 8,4 5,9 14,2
095_D Knik 13,50 11,7 7,2 4,9 13,1
095_E Knik 19,50 12,6 7,9 5,7 13,9

096_A Knik 1,50 20,0 15,7 13,2 21,4
096_B Knik 4,50 20,5 16,1 13,7 21,9
096_C Knik 7,50 21,0 16,5 14,1 22,3
096_D Knik 13,50 23,3 18,7 16,4 24,6
096_E Knik 19,50 27,4 23,0 20,6 28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

097_A Knik 1,50 24,9 20,9 18,2 26,4
097_B Knik 4,50 25,4 21,3 18,6 26,9
097_C Knik 7,50 25,4 21,3 18,7 26,9
097_D Knik 13,50 25,6 21,5 18,8 27,1
097_E Knik 19,50 26,3 22,1 19,5 27,7

098_A Knik 1,50 25,2 21,2 18,5 26,7
098_B Knik 4,50 25,7 21,7 19,0 27,2
098_C Knik 7,50 25,7 21,7 19,0 27,2
098_D Knik 13,50 26,0 21,9 19,2 27,5
098_E Knik 19,50 26,6 22,5 19,9 28,1

099_A Blok 0 1,50 22,9 18,9 16,1 24,4
099_B Blok 0 4,50 23,4 19,3 16,6 24,9
099_C Blok 0 7,50 23,4 19,3 16,7 24,9
099_D Blok 0 13,50 23,6 19,5 16,9 25,1
099_E Blok 0 19,50 25,2 21,1 18,4 26,7

100_A Blok 0 1,50 22,1 18,1 15,4 23,7
100_B Blok 0 4,50 22,7 18,6 15,9 24,2
100_C Blok 0 7,50 22,8 18,6 16,0 24,3
100_D Blok 0 13,50 23,2 19,0 16,4 24,7
100_E Blok 0 19,50 25,9 21,8 19,2 27,4

101_A Blok 0 1,50 22,4 18,3 15,6 23,9
101_B Blok 0 4,50 22,9 18,8 16,1 24,4
101_C Blok 0 7,50 23,0 18,8 16,2 24,5
101_D Blok 0 13,50 23,3 19,1 16,5 24,8
101_E Blok 0 19,50 24,7 20,5 17,9 26,1

102_A Blok 0 1,50 6,8 2,5 0,0 8,2
102_B Blok 0 4,50 7,5 3,1 0,6 8,9
102_C Blok 0 7,50 7,6 3,1 0,7 9,0
102_D Blok 0 13,50 8,0 3,4 1,1 9,3
102_E Blok 0 19,50 8,1 3,5 1,2 9,4

103_A Blok 0 1,50 22,6 18,6 15,9 24,1
103_B Blok 0 4,50 23,2 19,1 16,4 24,7
103_C Blok 0 7,50 23,3 19,1 16,5 24,7
103_D Blok 0 13,50 23,5 19,3 16,7 25,0
103_E Blok 0 19,50 25,4 21,3 18,7 26,9

104_A Blok 0 1,50 22,3 18,2 15,5 23,8
104_B Blok 0 4,50 22,8 18,7 16,0 24,3
104_C Blok 0 7,50 22,9 18,7 16,1 24,4
104_D Blok 0 13,50 23,1 18,9 16,3 24,6
104_E Blok 0 19,50 24,2 20,0 17,4 25,7

105_A Blok 0 1,50 27,6 23,6 20,9 29,1
105_B Blok 0 4,50 27,9 23,9 21,2 29,4
105_C Blok 0 7,50 27,8 23,7 21,1 29,3
105_D Blok 0 13,50 27,7 23,6 21,0 29,2
105_E Blok 0 19,50 28,3 24,1 21,5 29,8

106_A Blok 0 1,50 24,5 20,3 17,7 25,9
106_B Blok 0 4,50 24,6 20,4 17,8 26,0
106_C Blok 0 7,50 24,4 20,1 17,6 25,8
106_D Blok 0 13,50 24,4 20,1 17,6 25,8
106_E Blok 0 19,50 25,9 21,5 19,1 27,3

107_A Blok 0 1,50 28,0 24,0 21,2 29,5
107_B Blok 0 4,50 28,3 24,2 21,5 29,7
107_C Blok 0 7,50 28,2 24,0 21,4 29,6
107_D Blok 0 13,50 28,1 24,0 21,4 29,6
107_E Blok 0 19,50 28,7 24,6 21,9 30,2

108_A Blok 0 1,50 22,8 18,8 16,1 24,3
108_B Blok 0 4,50 23,3 19,2 16,6 24,8
108_C Blok 0 7,50 23,4 19,3 16,6 24,9
108_D Blok 0 13,50 23,7 19,5 16,9 25,1
108_E Blok 0 19,50 25,5 21,4 18,8 27,0

109_A Blok 0 1,50 23,1 19,1 16,4 24,7
109_B Blok 0 4,50 23,7 19,6 16,9 25,2
109_C Blok 0 7,50 23,7 19,6 16,9 25,2
109_D Blok 0 13,50 23,8 19,6 17,0 25,3
109_E Blok 0 19,50 24,2 20,0 17,4 25,6

110_A Blok 0 1,50 22,5 18,5 15,8 24,1
110_B Blok 0 4,50 23,1 19,0 16,3 24,6
110_C Blok 0 7,50 23,1 19,0 16,4 24,6
110_D Blok 0 13,50 23,4 19,2 16,6 24,9
110_E Blok 0 19,50 24,9 20,7 18,1 26,3
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

111_A Blok 0 1,50 23,4 19,4 16,7 24,9
111_B Blok 0 4,50 23,9 19,9 17,2 25,4
111_C Blok 0 7,50 24,0 19,9 17,2 25,5
111_D Blok 0 13,50 24,1 19,9 17,3 25,5
111_E Blok 0 19,50 24,5 20,3 17,7 26,0

112_A Kopblok 1,50 20,7 16,6 13,9 22,2
112_B Kopblok 4,50 21,2 17,0 14,4 22,7
112_C Kopblok 7,50 21,3 17,1 14,5 22,8
112_D Kopblok 13,50 21,6 17,3 14,8 23,1
112_E Kopblok 19,50 21,8 17,5 15,0 23,2

113_A Kopblok 1,50 20,9 16,8 14,2 22,4
113_B Kopblok 4,50 21,5 17,3 14,7 22,9
113_C Kopblok 7,50 21,6 17,4 14,8 23,0
113_D Kopblok 13,50 22,0 17,7 15,2 23,5
113_E Kopblok 19,50 23,2 19,0 16,4 24,7

114_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
114_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
114_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
114_D Kopblok 13,50 -- -- -- --
114_E Kopblok 19,50 -- -- -- --

115_A Kopblok 1,50 21,1 17,1 14,4 22,6
115_B Kopblok 4,50 21,7 17,5 14,9 23,1
115_C Kopblok 7,50 21,7 17,6 15,0 23,2
115_D Kopblok 13,50 22,0 17,8 15,2 23,5
115_E Kopblok 19,50 23,2 19,0 16,4 24,6

116_A Kopblok 1,50 15,2 10,6 8,3 16,5
116_B Kopblok 4,50 15,8 11,1 8,9 17,1
116_C Kopblok 7,50 16,2 11,4 9,3 17,5
116_D Kopblok 13,50 17,4 12,6 10,5 18,7
116_E Kopblok 19,50 21,3 16,9 14,5 22,7

117_A Kopblok 1,50 21,4 17,3 14,6 22,9
117_B Kopblok 4,50 21,9 17,8 15,2 23,4
117_C Kopblok 7,50 22,0 17,8 15,2 23,5
117_D Kopblok 13,50 22,5 18,2 15,7 23,9
117_E Kopblok 19,50 24,1 19,9 17,3 25,6

118_A Kopblok 1,50 20,4 16,3 13,7 21,9
118_B Kopblok 4,50 21,0 16,8 14,2 22,4
118_C Kopblok 7,50 21,1 16,9 14,3 22,5
118_D Kopblok 13,50 21,4 17,2 14,6 22,9
118_E Kopblok 19,50 21,6 17,4 14,8 23,1

119_A Eiland 1 1,50 11,9 7,0 5,0 13,2
119_B Eiland 1 4,50 12,3 7,2 5,3 13,5
119_C Eiland 1 7,50 12,2 7,1 5,2 13,4
119_D Eiland 1 10,50 11,9 6,8 4,9 13,1
119_E Eiland 1 13,50 12,0 6,9 5,0 13,2

119_F Eiland 1 16,50 12,2 7,1 5,2 13,4
120_A Eiland 1 1,50 13,4 8,6 6,4 14,7
120_B Eiland 1 4,50 13,8 9,0 6,8 15,1
120_C Eiland 1 7,50 13,8 9,0 6,9 15,1
120_D Eiland 1 10,50 14,4 9,4 7,4 15,6

120_E Eiland 1 13,50 14,5 9,6 7,5 15,8
120_F Eiland 1 16,50 12,7 7,6 5,7 13,9
121_A Eiland 1 1,50 12,2 7,2 5,2 13,4
121_B Eiland 1 4,50 12,7 7,6 5,7 13,9
121_C Eiland 1 7,50 12,6 7,5 5,6 13,8

121_D Eiland 1 10,50 12,4 7,2 5,3 13,6
121_E Eiland 1 13,50 12,5 7,4 5,5 13,7
121_F Eiland 1 16,50 11,9 6,8 4,9 13,1
122_A Eiland 1 1,50 7,6 3,0 0,7 9,0
122_B Eiland 1 4,50 8,2 3,5 1,2 9,5

122_C Eiland 1 7,50 8,5 3,7 1,6 9,8
122_D Eiland 1 10,50 9,1 4,2 2,1 10,4
122_E Eiland 1 13,50 9,5 4,5 2,5 10,8
122_F Eiland 1 16,50 9,9 4,8 2,9 11,1
123_A Eiland 1 1,50 8,8 4,2 1,9 10,1

123_B Eiland 1 4,50 9,3 4,6 2,4 10,6
123_C Eiland 1 7,50 9,7 4,9 2,8 11,0
123_D Eiland 1 10,50 9,5 4,6 2,5 10,7
123_E Eiland 1 13,50 9,0 4,0 2,0 10,3
123_F Eiland 1 16,50 9,4 4,4 2,4 10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

124_A Eiland 1 1,50 11,4 6,9 4,5 12,8
124_B Eiland 1 4,50 11,8 7,3 4,9 13,2
124_C Eiland 1 7,50 12,4 7,7 5,5 13,7
124_D Eiland 1 10,50 13,3 8,6 6,4 14,7
124_E Eiland 1 13,50 14,9 10,2 8,0 16,2

124_F Eiland 1 16,50 17,8 13,4 11,0 19,2
125_A Eiland 1 1,50 32,2 28,2 25,5 33,7
125_B Eiland 1 4,50 32,4 28,4 25,6 33,9
125_C Eiland 1 7,50 32,4 28,3 25,6 33,9
125_D Eiland 1 10,50 32,4 28,3 25,6 33,9

125_E Eiland 1 13,50 32,7 28,7 26,0 34,2
125_F Eiland 1 16,50 33,0 28,9 26,2 34,5
126_A Eiland 1 1,50 30,8 26,8 24,1 32,3
126_B Eiland 1 4,50 31,2 27,2 24,5 32,7
126_C Eiland 1 7,50 31,3 27,2 24,5 32,8

126_D Eiland 1 10,50 31,4 27,4 24,7 32,9
126_E Eiland 1 13,50 31,8 27,8 25,1 33,3
126_F Eiland 1 16,50 32,3 28,2 25,5 33,8
127_A Eiland 1 1,50 33,5 29,5 26,8 35,0
127_B Eiland 1 4,50 33,7 29,7 27,0 35,2

127_C Eiland 1 7,50 33,7 29,7 27,0 35,2
127_D Eiland 1 10,50 33,9 29,8 27,1 35,4
127_E Eiland 1 13,50 34,3 30,2 27,5 35,8
127_F Eiland 1 16,50 34,6 30,6 27,9 36,1
128_A Eiland 1 1,50 32,8 28,9 26,1 34,4

128_B Eiland 1 4,50 33,1 29,2 26,4 34,7
128_C Eiland 1 7,50 33,1 29,1 26,4 34,7
128_D Eiland 1 10,50 33,4 29,3 26,6 34,9
128_E Eiland 1 13,50 33,8 29,7 27,0 35,3
128_F Eiland 1 16,50 34,2 30,1 27,4 35,7

129_A Eiland 1 1,50 32,8 28,8 26,1 34,3
129_B Eiland 1 4,50 33,0 29,0 26,3 34,5
129_C Eiland 1 7,50 33,0 29,0 26,3 34,5
129_D Eiland 1 10,50 33,1 29,0 26,3 34,6
129_E Eiland 1 13,50 33,4 29,4 26,7 34,9

129_F Eiland 1 16,50 33,7 29,7 27,0 35,2
130_A Eiland 1 1,50 32,1 28,1 25,4 33,6
130_B Eiland 1 4,50 32,4 28,4 25,7 33,9
130_C Eiland 1 7,50 32,4 28,4 25,7 33,9
130_D Eiland 1 10,50 32,5 28,5 25,8 34,0

130_E Eiland 1 13,50 32,9 28,8 26,1 34,4
130_F Eiland 1 16,50 33,2 29,2 26,5 34,7
131_A Entreegebouw 1,50 54,3 49,9 47,5 55,7
131_B Entreegebouw 4,50 56,1 51,6 49,2 57,5
131_C Entreegebouw 7,50 56,2 51,7 49,4 57,6

131_D Entreegebouw 13,50 56,2 51,7 49,3 57,6
131_E Entreegebouw 19,50 56,0 51,5 49,2 57,4
131_F Entreegebouw 25,50 55,8 51,3 48,9 57,2
132_A Entreegebouw 1,50 49,9 45,4 43,0 51,3
132_B Entreegebouw 4,50 51,7 47,2 44,9 53,1

132_C Entreegebouw 7,50 51,8 47,2 44,9 53,1
132_D Entreegebouw 13,50 51,7 47,2 44,9 53,1
132_E Entreegebouw 19,50 51,5 47,0 44,7 52,9
132_F Entreegebouw 25,50 51,2 46,6 44,3 52,6
133_A Entreegebouw 1,50 53,3 49,0 46,5 54,7

133_B Entreegebouw 4,50 55,3 50,8 48,4 56,7
133_C Entreegebouw 7,50 55,5 51,1 48,7 56,9
133_D Entreegebouw 13,50 55,5 51,0 48,6 56,9
133_E Entreegebouw 19,50 55,3 50,9 48,5 56,7
133_F Entreegebouw 25,50 55,1 50,7 48,3 56,5

134_A Entreegebouw 1,50 55,3 50,8 48,5 56,7
134_B Entreegebouw 4,50 56,8 52,2 49,9 58,2
134_C Entreegebouw 7,50 56,9 52,3 50,0 58,3
134_D Entreegebouw 13,50 56,8 52,3 50,0 58,2
134_E Entreegebouw 19,50 56,6 52,0 49,7 58,0

134_F Entreegebouw 25,50 56,3 51,7 49,4 57,7
135_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
135_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
135_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
135_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

135_E Entreegebouw 19,50 21,8 16,7 14,8 23,0
135_F Entreegebouw 25,50 19,2 13,8 12,1 20,3
136_A Entreegebouw 1,50 47,3 43,0 40,5 48,7
136_B Entreegebouw 4,50 49,1 44,8 42,3 50,5
136_C Entreegebouw 7,50 49,9 45,6 43,1 51,4

136_D Entreegebouw 13,50 50,0 45,7 43,2 51,4
136_E Entreegebouw 19,50 49,9 45,6 43,1 51,3
136_F Entreegebouw 25,50 49,6 45,3 42,8 51,0
137_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
137_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --

137_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
137_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
137_E Entreegebouw 19,50 22,7 17,6 15,7 23,9
137_F Entreegebouw 25,50 19,3 13,7 12,1 20,4
138_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --

138_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
138_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
138_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
138_E Entreegebouw 19,50 20,6 15,4 13,6 21,8
138_F Entreegebouw 25,50 19,6 14,2 12,5 20,7

139_A Entreegebouw 1,50 35,0 31,1 28,3 36,6
139_B Entreegebouw 4,50 35,3 31,3 28,5 36,8
139_C Entreegebouw 7,50 35,7 31,7 28,9 37,2
139_D Entreegebouw 10,50 36,3 32,2 29,5 37,8
139_E Entreegebouw 13,50 36,8 32,8 30,1 38,3

139_F Entreegebouw 16,50 37,4 33,4 30,7 38,9
140_A Entreegebouw 1,50 42,5 38,3 35,7 44,0
140_B Entreegebouw 4,50 43,9 39,7 37,1 45,4
140_C Entreegebouw 7,50 45,1 40,8 38,3 46,5
140_D Entreegebouw 10,50 45,5 41,3 38,7 47,0

140_E Entreegebouw 13,50 45,5 41,2 38,7 46,9
140_F Entreegebouw 16,50 45,5 41,2 38,7 46,9
141_A Entreegebouw 1,50 15,1 10,5 8,2 16,5
141_B Entreegebouw 4,50 16,2 11,3 9,2 17,4
141_C Entreegebouw 7,50 16,6 11,7 9,6 17,9

141_D Entreegebouw 10,50 16,8 11,9 9,9 18,1
141_E Entreegebouw 13,50 16,8 11,8 9,8 18,0
141_F Entreegebouw 16,50 16,5 11,6 9,5 17,8
142_A Entreegebouw 1,50 15,2 10,5 8,3 16,5
142_B Entreegebouw 4,50 16,4 11,5 9,4 17,7

142_C Entreegebouw 7,50 16,8 11,9 9,9 18,1
142_D Entreegebouw 10,50 17,1 12,2 10,1 18,4
142_E Entreegebouw 13,50 17,1 12,2 10,2 18,4
142_F Entreegebouw 16,50 16,8 11,9 9,8 18,1
143_A Entreegebouw 1,50 15,4 10,8 8,5 16,8

143_B Entreegebouw 4,50 16,6 11,8 9,6 17,9
143_C Entreegebouw 7,50 17,0 12,1 10,0 18,2
143_D Entreegebouw 10,50 17,2 12,4 10,3 18,5
143_E Entreegebouw 13,50 17,3 12,4 10,3 18,6
143_F Entreegebouw 16,50 16,9 12,0 9,9 18,2

144_A Entreegebouw 1,50 39,0 34,9 32,3 40,5
144_B Entreegebouw 4,50 40,2 36,1 33,4 41,7
144_C Entreegebouw 7,50 41,1 36,9 34,3 42,6
144_D Entreegebouw 10,50 41,9 37,8 35,2 43,4
144_E Entreegebouw 13,50 42,2 38,1 35,5 43,7

144_F Entreegebouw 16,50 42,2 38,1 35,4 43,7
145_A Entreegebouw 1,50 37,9 33,9 31,2 39,4
145_B Entreegebouw 4,50 38,8 34,7 32,0 40,3
145_C Entreegebouw 7,50 39,6 35,5 32,8 41,0
145_D Entreegebouw 10,50 40,3 36,2 33,6 41,8

145_E Entreegebouw 13,50 40,9 36,9 34,2 42,4
145_F Entreegebouw 16,50 40,9 36,9 34,2 42,4
146_A Entreegebouw 1,50 36,6 32,6 29,9 38,1
146_B Entreegebouw 4,50 36,8 32,8 30,1 38,3
146_C Entreegebouw 7,50 37,5 33,5 30,8 39,0

146_D Entreegebouw 10,50 38,2 34,2 31,5 39,7
146_E Entreegebouw 13,50 38,9 34,9 32,2 40,4
146_F Entreegebouw 16,50 39,1 35,1 32,4 40,6
147_A Entreegebouw 1,50 35,8 31,9 29,1 37,3
147_B Entreegebouw 4,50 36,0 32,0 29,3 37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

147_C Entreegebouw 7,50 36,6 32,6 29,8 38,1
147_D Entreegebouw 10,50 37,2 33,2 30,5 38,7
147_E Entreegebouw 13,50 37,8 33,8 31,1 39,3
147_F Entreegebouw 16,50 38,3 34,3 31,6 39,8
148_A Entreegebouw 1,50 40,6 36,5 33,9 42,1

148_B Entreegebouw 4,50 41,9 37,7 35,1 43,4
148_C Entreegebouw 7,50 42,9 38,7 36,1 44,4
148_D Entreegebouw 10,50 43,7 39,6 37,0 45,2
148_E Entreegebouw 13,50 43,7 39,6 37,0 45,2
148_F Entreegebouw 16,50 43,7 39,5 36,9 45,2

149_A Entreegebouw 1,50 45,3 41,0 38,5 46,7
149_B Entreegebouw 4,50 46,8 42,4 39,9 48,2
149_C Entreegebouw 7,50 47,6 43,2 40,8 49,0
149_D Entreegebouw 10,50 47,8 43,4 40,9 49,2
149_E Entreegebouw 13,50 47,9 43,5 41,1 49,3

149_F Entreegebouw 16,50 47,9 43,5 41,1 49,3
150_A Entreegebouw 1,50 38,4 34,5 31,7 39,9
150_B Entreegebouw 4,50 38,7 34,7 32,0 40,2
150_C Entreegebouw 7,50 39,3 35,3 32,5 40,8
150_D Entreegebouw 10,50 39,9 35,9 33,1 41,4

150_E Entreegebouw 13,50 40,5 36,5 33,7 42,0
150_F Entreegebouw 16,50 40,9 36,9 34,2 42,4
151_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
151_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
151_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --

151_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- --
151_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
151_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- --
152_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
152_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --

152_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
152_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- --
152_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
152_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- --
153_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --

153_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
153_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
153_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- --
153_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
153_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- --

154_A Entreegebouw 1,50 39,7 35,8 33,0 41,3
154_B Entreegebouw 4,50 40,6 36,5 33,8 42,1
154_C Entreegebouw 7,50 41,3 37,2 34,5 42,7
154_D Entreegebouw 10,50 42,0 37,9 35,2 43,5
154_E Entreegebouw 13,50 42,5 38,4 35,7 44,0

154_F Entreegebouw 16,50 42,6 38,5 35,9 44,1
155_A Entreegebouw 1,50 40,7 36,6 33,9 42,2
155_B Entreegebouw 4,50 41,6 37,5 34,9 43,1
155_C Entreegebouw 7,50 42,4 38,3 35,7 43,9
155_D Entreegebouw 10,50 43,2 39,1 36,5 44,7

155_E Entreegebouw 13,50 43,5 39,3 36,7 45,0
155_F Entreegebouw 16,50 43,6 39,5 36,9 45,1
156_A Entreegebouw 1,50 42,1 38,0 35,4 43,6
156_B Entreegebouw 4,50 43,2 39,0 36,4 44,6
156_C Entreegebouw 7,50 44,1 39,9 37,3 45,6

156_D Entreegebouw 10,50 44,7 40,5 38,0 46,2
156_E Entreegebouw 13,50 44,9 40,7 38,2 46,4
156_F Entreegebouw 16,50 45,1 40,8 38,3 46,5
157_A Entreegebouw 1,50 43,7 39,5 37,0 45,2
157_B Entreegebouw 4,50 44,9 40,7 38,1 46,4

157_C Entreegebouw 7,50 46,0 41,7 39,2 47,4
157_D Entreegebouw 10,50 46,2 41,9 39,4 47,7
157_E Entreegebouw 13,50 46,4 42,1 39,6 47,9
157_F Entreegebouw 16,50 46,5 42,2 39,7 47,9
158_A Entreegebouw 1,50 39,0 35,1 32,3 40,5

158_B Entreegebouw 4,50 39,4 35,4 32,7 40,9
158_C Entreegebouw 7,50 40,0 36,0 33,3 41,5
158_D Entreegebouw 10,50 40,7 36,7 34,0 42,2
158_E Entreegebouw 13,50 41,3 37,3 34,6 42,8
158_F Entreegebouw 16,50 41,5 37,5 34,8 43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

159_A Eiland 1 1,50 14,4 9,8 7,5 15,8
159_B Eiland 1 4,50 15,2 10,5 8,3 16,6
159_C Eiland 1 7,50 16,1 11,3 9,2 17,4
159_D Eiland 1 10,50 17,0 12,2 10,1 18,3
159_E Eiland 1 13,50 18,2 13,5 11,2 19,5

159_F Eiland 1 16,50 19,8 15,2 12,9 21,1
160_A Eiland 1 1,50 14,6 10,0 7,7 15,9
160_B Eiland 1 4,50 15,3 10,6 8,4 16,6
160_C Eiland 1 7,50 16,0 11,3 9,1 17,3
160_D Eiland 1 10,50 17,0 12,3 10,1 18,3

160_E Eiland 1 13,50 18,4 13,7 11,5 19,7
160_F Eiland 1 16,50 20,5 16,0 13,6 21,9
161_A Eiland 1 1,50 14,8 10,2 7,9 16,2
161_B Eiland 1 4,50 15,6 10,9 8,7 16,9
161_C Eiland 1 7,50 16,4 11,6 9,5 17,7

161_D Eiland 1 10,50 17,5 12,7 10,5 18,8
161_E Eiland 1 13,50 18,8 14,1 11,9 20,1
161_F Eiland 1 16,50 20,6 16,0 13,7 21,9
162_A Eiland 1 1,50 16,9 12,5 10,1 18,3
162_B Eiland 1 4,50 17,5 12,9 10,6 18,9

162_C Eiland 1 7,50 18,1 13,4 11,1 19,4
162_D Eiland 1 10,50 18,7 14,0 11,8 20,0
162_E Eiland 1 13,50 20,5 15,8 13,6 21,8
162_F Eiland 1 16,50 23,7 19,3 16,8 25,1
163_A Eiland 1 1,50 14,4 9,8 7,5 15,8

163_B Eiland 1 4,50 15,2 10,5 8,3 16,5
163_C Eiland 1 7,50 15,9 11,2 9,0 17,2
163_D Eiland 1 10,50 16,9 12,1 9,9 18,2
163_E Eiland 1 13,50 18,1 13,5 11,2 19,5
163_F Eiland 1 16,50 19,9 15,3 13,0 21,2

164_A Eiland 1 1,50 21,8 17,8 15,1 23,3
164_B Eiland 1 4,50 22,4 18,3 15,6 23,9
164_C Eiland 1 7,50 22,5 18,4 15,8 24,0
164_D Eiland 1 10,50 22,7 18,5 15,9 24,1
164_E Eiland 1 13,50 22,8 18,6 16,0 24,2

164_F Eiland 1 16,50 23,1 18,9 16,3 24,6
165_A Eiland 1 1,50 21,5 17,5 14,8 23,0
165_B Eiland 1 4,50 21,9 17,7 15,1 23,3
165_C Eiland 1 7,50 22,0 17,8 15,2 23,4
165_D Eiland 1 10,50 22,2 18,0 15,4 23,6

165_E Eiland 1 13,50 22,8 18,5 16,0 24,2
165_F Eiland 1 16,50 24,0 19,7 17,2 25,4
166_A Eiland 1 1,50 20,8 16,7 14,0 22,3
166_B Eiland 1 4,50 21,3 17,2 14,5 22,8
166_C Eiland 1 7,50 21,5 17,3 14,7 23,0

166_D Eiland 1 10,50 21,7 17,5 14,9 23,1
166_E Eiland 1 13,50 22,0 17,7 15,2 23,4
166_F Eiland 1 16,50 22,6 18,3 15,8 24,0
167_A Eiland 1 1,50 18,3 14,1 11,5 19,7
167_B Eiland 1 4,50 18,8 14,5 12,0 20,2

167_C Eiland 1 7,50 19,1 14,8 12,3 20,5
167_D Eiland 1 10,50 19,5 15,1 12,6 20,9
167_E Eiland 1 13,50 20,0 15,5 13,1 21,4
167_F Eiland 1 16,50 20,9 16,5 14,1 22,3
168_A Eiland 1 1,50 14,9 10,5 8,1 16,3

168_B Eiland 1 4,50 15,4 10,8 8,5 16,8
168_C Eiland 1 7,50 16,1 11,4 9,2 17,4
168_D Eiland 1 10,50 17,3 12,5 10,3 18,6
168_E Eiland 1 13,50 19,2 14,5 12,3 20,5
168_F Eiland 1 16,50 22,7 18,3 15,9 24,1

169_A Eiland 1 1,50 12,7 8,0 5,8 14,0
169_B Eiland 1 4,50 13,2 8,4 6,3 14,5
169_C Eiland 1 7,50 13,7 8,8 6,7 14,9
169_D Eiland 1 10,50 14,0 9,2 7,0 15,3
169_E Eiland 1 13,50 14,7 9,9 7,7 16,0

169_F Eiland 1 16,50 9,6 4,5 2,6 10,8
170_A Eiland 1 1,50 13,1 8,4 6,2 14,5
170_B Eiland 1 4,50 13,7 8,9 6,8 15,0
170_C Eiland 1 7,50 14,3 9,5 7,4 15,6
170_D Eiland 1 10,50 15,2 10,4 8,2 16,5
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

170_E Eiland 1 13,50 18,1 13,6 11,3 19,5
170_F Eiland 1 16,50 21,8 17,7 15,0 23,3
171_A Eiland 1 1,50 13,2 8,5 6,3 14,5
171_B Eiland 1 4,50 13,8 9,0 6,9 15,1
171_C Eiland 1 7,50 14,4 9,6 7,5 15,7

171_D Eiland 1 10,50 15,6 10,9 8,7 16,9
171_E Eiland 1 13,50 19,7 15,3 12,9 21,1
171_F Eiland 1 16,50 24,7 20,7 18,0 26,2
172_A Eiland 1 1,50 13,4 8,7 6,5 14,7
172_B Eiland 1 4,50 13,9 9,2 7,0 15,2

172_C Eiland 1 7,50 14,7 9,9 7,7 16,0
172_D Eiland 1 10,50 15,9 11,1 9,0 17,2
172_E Eiland 1 13,50 19,5 15,1 12,7 20,9
172_F Eiland 1 16,50 24,0 19,9 17,2 25,5
173_A Eiland 1 1,50 12,6 7,9 5,7 13,9

173_B Eiland 1 4,50 13,2 8,4 6,3 14,5
173_C Eiland 1 7,50 13,8 9,0 6,9 15,1
173_D Eiland 1 10,50 14,9 10,1 8,0 16,2
173_E Eiland 1 13,50 18,4 14,0 11,5 19,8
173_F Eiland 1 16,50 23,7 19,7 17,0 25,3

174_A Eiland 1 1,50 12,8 8,0 5,9 14,1
174_B Eiland 1 4,50 13,8 8,9 6,8 15,0
174_C Eiland 1 7,50 14,2 9,3 7,3 15,5
174_D Eiland 1 10,50 15,1 10,2 8,1 16,4
174_E Eiland 1 13,50 16,1 11,3 9,2 17,4

174_F Eiland 1 16,50 13,6 8,5 6,6 14,8
175_A Eiland 1 1,50 12,4 7,6 5,5 13,7
175_B Eiland 1 4,50 13,0 8,2 6,0 14,3
175_C Eiland 1 7,50 13,8 8,9 6,8 15,1
175_D Eiland 1 10,50 15,3 10,4 8,3 16,5

175_E Eiland 1 13,50 17,4 12,9 10,5 18,8
175_F Eiland 1 16,50 21,5 17,3 14,7 22,9
176_A Eiland 1 1,50 13,1 8,4 6,2 14,4
176_B Eiland 1 4,50 13,7 8,9 6,7 15,0
176_C Eiland 1 7,50 14,3 9,5 7,3 15,6

176_D Eiland 1 10,50 14,7 9,9 7,8 16,0
176_E Eiland 1 13,50 15,2 10,3 8,2 16,4
176_F Eiland 1 16,50 12,1 7,2 5,2 13,4
177_A Eiland 1 1,50 7,8 3,3 0,9 9,2
177_B Eiland 1 4,50 8,3 3,7 1,4 9,6

177_C Eiland 1 7,50 8,6 3,9 1,7 10,0
177_D Eiland 1 10,50 9,6 4,7 2,6 10,8
177_E Eiland 1 13,50 10,0 5,1 3,1 11,3
177_F Eiland 1 16,50 10,5 5,6 3,6 11,8
178_A Eiland 1 1,50 12,3 7,6 5,4 13,6

178_B Eiland 1 4,50 13,0 8,2 6,0 14,3
178_C Eiland 1 7,50 13,6 8,7 6,6 14,9
178_D Eiland 1 10,50 14,6 9,8 7,6 15,9
178_E Eiland 1 13,50 17,5 13,1 10,7 18,9
178_F Eiland 1 16,50 22,6 18,6 15,9 24,2

179_A Eiland 1 1,50 24,0 20,0 17,3 25,5
179_B Eiland 1 4,50 24,5 20,5 17,8 26,0
179_C Eiland 1 7,50 24,6 20,6 17,9 26,1
179_D Eiland 1 10,50 24,6 20,6 17,9 26,1
179_E Eiland 1 13,50 24,6 20,5 17,8 26,1

179_F Eiland 1 16,50 24,5 20,4 17,8 26,0
180_A Eiland 1 1,50 -- -- -- --
180_B Eiland 1 4,50 -- -- -- --
180_C Eiland 1 7,50 -- -- -- --
180_D Eiland 1 10,50 -- -- -- --

180_E Eiland 1 13,50 -- -- -- --
180_F Eiland 1 16,50 -- -- -- --
181_A Eiland 1 1,50 22,2 18,2 15,4 23,7
181_B Eiland 1 4,50 22,7 18,7 16,0 24,2
181_C Eiland 1 7,50 23,0 18,9 16,3 24,5

181_D Eiland 1 10,50 23,2 19,0 16,4 24,6
181_E Eiland 1 13,50 23,2 19,1 16,5 24,7
181_F Eiland 1 16,50 23,4 19,2 16,6 24,8
182_A Eiland 1 1,50 21,7 17,7 15,0 23,2
182_B Eiland 1 4,50 22,3 18,2 15,6 23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

182_C Eiland 1 7,50 22,6 18,5 15,9 24,1
182_D Eiland 1 10,50 22,8 18,6 16,0 24,2
182_E Eiland 1 13,50 22,9 18,7 16,1 24,3
182_F Eiland 1 16,50 23,1 18,9 16,3 24,5
183_A Eiland 1 1,50 23,2 19,2 16,5 24,7

183_B Eiland 1 4,50 23,7 19,7 17,0 25,2
183_C Eiland 1 7,50 24,0 19,9 17,2 25,4
183_D Eiland 1 10,50 24,3 20,1 17,5 25,7
183_E Eiland 1 13,50 24,3 20,2 17,6 25,8
183_F Eiland 1 16,50 24,3 20,2 17,6 25,8

184_A Eiland 1 1,50 24,3 20,3 17,6 25,8
184_B Eiland 1 4,50 24,8 20,8 18,1 26,3
184_C Eiland 1 7,50 24,9 20,8 18,2 26,4
184_D Eiland 1 10,50 24,9 20,8 18,2 26,4
184_E Eiland 1 13,50 24,9 20,8 18,1 26,4

184_F Eiland 1 16,50 24,9 20,7 18,1 26,3
185_A Eiland 1 1,50 11,7 6,9 4,7 12,9
185_B Eiland 1 4,50 12,3 7,4 5,4 13,6
185_C Eiland 1 7,50 13,4 8,4 6,4 14,6
185_D Eiland 1 10,50 14,6 9,7 7,6 15,9

185_E Eiland 1 13,50 15,6 10,7 8,6 16,8
185_F Eiland 1 16,50 15,4 10,7 8,5 16,7
186_A Eiland 1 1,50 11,7 7,0 4,8 13,0
186_B Eiland 1 4,50 12,4 7,5 5,4 13,6
186_C Eiland 1 7,50 13,2 8,3 6,2 14,4

186_D Eiland 1 10,50 14,0 9,1 7,0 15,3
186_E Eiland 1 13,50 14,7 9,9 7,8 16,0
186_F Eiland 1 16,50 14,3 9,6 7,4 15,7
187_A Eiland 1 1,50 11,8 7,0 4,8 13,1
187_B Eiland 1 4,50 12,4 7,5 5,4 13,7

187_C Eiland 1 7,50 13,3 8,4 6,4 14,6
187_D Eiland 1 10,50 14,7 9,8 7,7 16,0
187_E Eiland 1 13,50 15,6 10,7 8,6 16,8
187_F Eiland 1 16,50 15,5 10,8 8,6 16,8
188_A Eiland 1 1,50 11,8 7,0 4,9 13,1

188_B Eiland 1 4,50 12,4 7,5 5,4 13,7
188_C Eiland 1 7,50 13,1 8,2 6,1 14,4
188_D Eiland 1 10,50 14,1 9,2 7,1 15,3
188_E Eiland 1 13,50 14,7 9,8 7,7 16,0
188_F Eiland 1 16,50 14,1 9,3 7,1 15,4

189_A Eiland 1 1,50 11,8 7,0 4,8 13,1
189_B Eiland 1 4,50 12,4 7,5 5,5 13,7
189_C Eiland 1 7,50 13,5 8,5 6,5 14,7
189_D Eiland 1 10,50 14,6 9,7 7,7 15,9
189_E Eiland 1 13,50 15,4 10,5 8,4 16,7

189_F Eiland 1 16,50 15,1 10,3 8,1 16,4
190_A Eiland 1 1,50 13,6 9,2 6,8 15,0
190_B Eiland 1 4,50 14,1 9,6 7,3 15,5
190_C Eiland 1 7,50 14,6 9,9 7,7 15,9
190_D Eiland 1 10,50 15,3 10,6 8,4 16,6

190_E Eiland 1 13,50 17,0 12,2 10,1 18,3
190_F Eiland 1 16,50 20,0 15,5 13,1 21,4
191_A Eiland 2 1,50 10,9 5,9 3,9 12,1
191_B Eiland 2 4,50 11,6 6,6 4,6 12,9
191_C Eiland 2 7,50 11,5 6,4 4,4 12,7

191_D Eiland 2 10,50 11,7 6,7 4,7 13,0
191_E Eiland 2 13,50 12,2 7,1 5,2 13,4
192_A Eiland 2 1,50 32,9 28,9 26,2 34,4
192_B Eiland 2 4,50 33,0 28,9 26,2 34,5
192_C Eiland 2 7,50 32,9 28,9 26,2 34,4

192_D Eiland 2 10,50 32,9 28,8 26,2 34,4
192_E Eiland 2 13,50 33,2 29,1 26,4 34,7
193_A Eiland 2 1,50 27,3 23,3 20,6 28,8
193_B Eiland 2 4,50 27,5 23,5 20,8 29,0
193_C Eiland 2 7,50 27,6 23,6 20,9 29,1

193_D Eiland 2 10,50 27,7 23,7 21,0 29,2
193_E Eiland 2 13,50 28,2 24,1 21,4 29,7
194_A Eiland 2 1,50 10,9 6,3 4,0 12,2
194_B Eiland 2 4,50 11,7 7,0 4,7 13,0
194_C Eiland 2 7,50 12,7 7,9 5,7 14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

194_D Eiland 2 10,50 13,6 8,8 6,7 14,9
194_E Eiland 2 13,50 14,9 10,2 8,0 16,2
195_A Eiland 2 1,50 13,2 8,5 6,3 14,5
195_B Eiland 2 4,50 14,1 9,4 7,2 15,4
195_C Eiland 2 7,50 15,1 10,3 8,2 16,4

195_D Eiland 2 10,50 15,9 11,1 8,9 17,2
195_E Eiland 2 13,50 17,1 12,4 10,2 18,4
196_A Eiland 2 1,50 16,3 11,8 9,5 17,7
196_B Eiland 2 4,50 17,0 12,3 10,1 18,3
196_C Eiland 2 7,50 17,7 13,0 10,8 19,0

196_D Eiland 2 10,50 18,7 14,0 11,8 20,0
196_E Eiland 2 13,50 20,3 15,6 13,4 21,6
197_A Eiland 2 1,50 10,3 5,6 3,4 11,7
197_B Eiland 2 4,50 11,4 6,7 4,5 12,7
197_C Eiland 2 7,50 12,7 7,9 5,7 14,0

197_D Eiland 2 10,50 14,5 10,0 7,6 15,9
197_E Eiland 2 13,50 17,5 13,1 10,7 18,9
198_A Eiland 2 1,50 7,6 3,2 0,8 9,0
198_B Eiland 2 4,50 8,3 3,6 1,4 9,6
198_C Eiland 2 7,50 9,1 4,3 2,2 10,4

198_D Eiland 2 10,50 9,6 4,8 2,7 10,9
198_E Eiland 2 13,50 9,9 5,0 2,9 11,1
199_A Eiland 2 1,50 12,9 8,3 6,0 14,2
199_B Eiland 2 4,50 13,7 9,0 6,8 15,0
199_C Eiland 2 7,50 14,9 10,1 7,9 16,1

199_D Eiland 2 10,50 15,8 11,0 8,8 17,1
199_E Eiland 2 13,50 17,0 12,3 10,1 18,3
200_A Eiland 2 1,50 15,0 10,4 8,1 16,3
200_B Eiland 2 4,50 15,7 11,0 8,8 17,0
200_C Eiland 2 7,50 16,6 11,9 9,7 17,9

200_D Eiland 2 10,50 17,6 12,8 10,6 18,9
200_E Eiland 2 13,50 18,8 14,1 11,9 20,1
201_A Eiland 2 1,50 14,1 9,5 7,2 15,5
201_B Eiland 2 4,50 15,0 10,2 8,0 16,3
201_C Eiland 2 7,50 16,0 11,3 9,1 17,3

201_D Eiland 2 10,50 17,2 12,4 10,2 18,5
201_E Eiland 2 13,50 18,4 13,7 11,5 19,7
202_A Eiland 2 1,50 15,2 10,7 8,3 16,6
202_B Eiland 2 4,50 15,8 11,2 8,9 17,2
202_C Eiland 2 7,50 16,7 12,0 9,8 18,0

202_D Eiland 2 10,50 17,6 12,9 10,7 18,9
202_E Eiland 2 13,50 19,0 14,3 12,1 20,3
203_A Eiland 2 1,50 13,4 8,7 6,5 14,7
203_B Eiland 2 4,50 14,1 9,4 7,2 15,5
203_C Eiland 2 7,50 15,3 10,5 8,3 16,6

203_D Eiland 2 10,50 16,2 11,4 9,2 17,5
203_E Eiland 2 13,50 17,4 12,7 10,5 18,8
204_A Eiland 2 1,50 16,1 11,6 9,2 17,4
204_B Eiland 2 4,50 16,7 12,1 9,8 18,0
204_C Eiland 2 7,50 17,3 12,6 10,4 18,6

204_D Eiland 2 10,50 18,7 14,0 11,8 20,0
204_E Eiland 2 13,50 22,2 17,8 15,4 23,6
205_A Eiland 2 1,50 25,3 21,3 18,6 26,8
205_B Eiland 2 4,50 25,6 21,6 18,9 27,1
205_C Eiland 2 7,50 25,5 21,5 18,8 27,0

205_D Eiland 2 10,50 25,5 21,4 18,7 26,9
205_E Eiland 2 13,50 25,4 21,3 18,7 26,9
206_A Eiland 2 1,50 14,8 10,1 7,9 16,1
206_B Eiland 2 4,50 15,5 10,8 8,6 16,8
206_C Eiland 2 7,50 16,6 11,8 9,6 17,9

206_D Eiland 2 10,50 17,5 12,8 10,6 18,8
206_E Eiland 2 13,50 19,0 14,3 12,1 20,3
207_A Eiland 2 1,50 14,0 9,4 7,1 15,4
207_B Eiland 2 4,50 14,7 10,1 7,8 16,1
207_C Eiland 2 7,50 15,9 11,1 8,9 17,2

207_D Eiland 2 10,50 16,9 12,2 10,0 18,2
207_E Eiland 2 13,50 18,4 13,7 11,5 19,7
208_A Eiland 2 1,50 10,4 5,7 3,5 11,7
208_B Eiland 2 4,50 11,2 6,4 4,3 12,5
208_C Eiland 2 7,50 11,9 7,1 4,9 13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

208_D Eiland 2 10,50 12,6 7,8 5,7 13,9
208_E Eiland 2 13,50 13,7 9,0 6,8 15,0
209_A Eiland 2 1,50 10,3 5,6 3,4 11,6
209_B Eiland 2 4,50 11,4 6,7 4,4 12,7
209_C Eiland 2 7,50 12,8 8,1 5,9 14,1

209_D Eiland 2 10,50 14,8 10,3 8,0 16,2
209_E Eiland 2 13,50 18,2 14,0 11,4 19,7
210_A Eiland 2 1,50 10,7 6,0 3,8 12,0
210_B Eiland 2 4,50 11,7 6,9 4,7 13,0
210_C Eiland 2 7,50 12,7 7,9 5,8 14,0

210_D Eiland 2 10,50 14,0 9,4 7,1 15,4
210_E Eiland 2 13,50 16,0 11,5 9,1 17,4
211_A Eiland 2 1,50 6,7 2,1 -0,2 8,0
211_B Eiland 2 4,50 7,2 2,4 0,2 8,5
211_C Eiland 2 7,50 7,5 2,7 0,6 8,8

211_D Eiland 2 10,50 7,8 3,0 0,9 9,1
211_E Eiland 2 13,50 8,2 3,3 1,2 9,5
212_A Eiland 2 1,50 10,4 5,7 3,5 11,7
212_B Eiland 2 4,50 11,2 6,4 4,3 12,5
212_C Eiland 2 7,50 11,9 7,1 4,9 13,2

212_D Eiland 2 10,50 12,5 7,8 5,6 13,8
212_E Eiland 2 13,50 13,4 8,8 6,5 14,8
213_A Eiland 2 1,50 12,2 7,3 5,2 13,4
213_B Eiland 2 4,50 12,8 7,9 5,8 14,1
213_C Eiland 2 7,50 13,8 8,9 6,8 15,0

213_D Eiland 2 10,50 14,7 9,9 7,8 16,0
213_E Eiland 2 13,50 15,6 10,8 8,6 16,8
214_A Eiland 2 1,50 12,6 7,9 5,7 13,9
214_B Eiland 2 4,50 13,5 8,8 6,6 14,8
214_C Eiland 2 7,50 14,2 9,4 7,3 15,5

214_D Eiland 2 10,50 14,9 10,1 7,9 16,2
214_E Eiland 2 13,50 15,9 11,2 9,0 17,2
215_A Eiland 2 1,50 11,6 6,8 4,7 12,9
215_B Eiland 2 4,50 12,2 7,3 5,2 13,5
215_C Eiland 2 7,50 12,7 7,8 5,7 14,0

215_D Eiland 2 10,50 13,7 8,8 6,7 14,9
215_E Eiland 2 13,50 14,5 9,7 7,5 15,8
216_A Eiland 2 1,50 12,8 8,1 5,9 14,1
216_B Eiland 2 4,50 13,7 8,9 6,8 15,0
216_C Eiland 2 7,50 14,7 9,8 7,7 15,9

216_D Eiland 2 10,50 15,5 10,7 8,5 16,8
216_E Eiland 2 13,50 16,6 11,9 9,7 18,0
217_A Eiland 2 1,50 11,7 6,8 4,7 13,0
217_B Eiland 2 4,50 12,3 7,4 5,3 13,5
217_C Eiland 2 7,50 12,8 7,9 5,9 14,1

217_D Eiland 2 10,50 13,8 8,9 6,8 15,1
217_E Eiland 2 13,50 14,8 10,0 7,8 16,1
218_A Eiland 2 1,50 -- -- -- --
218_B Eiland 2 4,50 -- -- -- --
218_C Eiland 2 7,50 -- -- -- --

218_D Eiland 2 10,50 -- -- -- --
218_E Eiland 2 13,50 -- -- -- --
219_A Eiland 2 1,50 12,2 7,3 5,2 13,5
219_B Eiland 2 4,50 12,9 8,0 5,9 14,1
219_C Eiland 2 7,50 13,8 8,9 6,8 15,1

219_D Eiland 2 10,50 14,7 9,8 7,7 16,0
219_E Eiland 2 13,50 15,6 10,8 8,7 16,9
220_A Eiland 2 1,50 13,1 8,4 6,2 14,4
220_B Eiland 2 4,50 14,1 9,3 7,1 15,4
220_C Eiland 2 7,50 15,1 10,3 8,1 16,4

220_D Eiland 2 10,50 16,0 11,2 9,1 17,3
220_E Eiland 2 13,50 17,1 12,3 10,1 18,4
221_A Eiland 2 1,50 11,9 7,1 4,9 13,2
221_B Eiland 2 4,50 12,8 8,0 5,9 14,1
221_C Eiland 2 7,50 13,4 8,5 6,4 14,7

221_D Eiland 2 10,50 14,2 9,3 7,2 15,4
221_E Eiland 2 13,50 15,1 10,4 8,2 16,4
222_A Eiland 2 1,50 12,8 8,1 5,9 14,2
222_B Eiland 2 4,50 13,8 9,0 6,9 15,1
222_C Eiland 2 7,50 14,7 9,9 7,7 16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

222_D Eiland 2 10,50 15,7 10,8 8,7 16,9
222_E Eiland 2 13,50 16,6 11,9 9,7 17,9
223_A Eiland 2 1,50 12,0 7,3 5,1 13,3
223_B Eiland 2 4,50 13,0 8,2 6,0 14,3
223_C Eiland 2 7,50 13,7 8,8 6,7 15,0

223_D Eiland 2 10,50 14,5 9,7 7,5 15,8
223_E Eiland 2 13,50 15,5 10,8 8,6 16,8
224_A Eiland 2 1,50 12,0 7,3 5,1 13,3
224_B Eiland 2 4,50 13,0 8,2 6,1 14,3
224_C Eiland 2 7,50 13,7 8,8 6,7 15,0

224_D Eiland 2 10,50 14,5 9,7 7,6 15,8
224_E Eiland 2 13,50 15,6 10,8 8,6 16,9
225_A Eiland 2 1,50 11,9 7,0 4,9 13,1
225_B Eiland 2 4,50 12,4 7,5 5,4 13,6
225_C Eiland 2 7,50 12,8 7,9 5,8 14,0

225_D Eiland 2 10,50 13,4 8,5 6,4 14,6
225_E Eiland 2 13,50 14,2 9,4 7,2 15,5
226_A Eiland 2 1,50 12,3 7,6 5,4 13,7
226_B Eiland 2 4,50 13,3 8,5 6,3 14,6
226_C Eiland 2 7,50 14,1 9,3 7,1 15,4

226_D Eiland 2 10,50 14,8 10,0 7,9 16,1
226_E Eiland 2 13,50 15,9 11,2 9,0 17,2
227_A Eiland 2 1,50 11,7 7,0 4,8 13,0
227_B Eiland 2 4,50 12,5 7,7 5,6 13,8
227_C Eiland 2 7,50 13,0 8,1 6,0 14,3

227_D Eiland 2 10,50 13,7 8,9 6,8 15,0
227_E Eiland 2 13,50 14,6 9,9 7,7 15,9
228_A Eiland 2 1,50 12,7 8,0 5,8 14,0
228_B Eiland 2 4,50 13,7 8,9 6,7 15,0
228_C Eiland 2 7,50 14,4 9,6 7,5 15,7

228_D Eiland 2 10,50 15,2 10,4 8,2 16,5
228_E Eiland 2 13,50 16,3 11,6 9,4 17,6
229_A Eiland 2 1,50 10,3 5,5 3,3 11,6
229_B Eiland 2 4,50 11,1 6,2 4,1 12,3
229_C Eiland 2 7,50 11,8 6,9 4,8 13,0

229_D Eiland 2 10,50 12,5 7,6 5,5 13,8
229_E Eiland 2 13,50 13,6 8,8 6,7 14,9
230_A Eiland 2 1,50 10,5 5,6 3,5 11,7
230_B Eiland 2 4,50 11,2 6,2 4,2 12,5
230_C Eiland 2 7,50 11,8 6,8 4,8 13,0

230_D Eiland 2 10,50 12,6 7,6 5,6 13,8
230_E Eiland 2 13,50 14,1 9,2 7,1 15,4
231_A Eiland 2 1,50 10,5 5,8 3,6 11,8
231_B Eiland 2 4,50 11,2 6,3 4,2 12,5
231_C Eiland 2 7,50 11,8 6,9 4,8 13,1

231_D Eiland 2 10,50 12,5 7,6 5,5 13,8
231_E Eiland 2 13,50 13,4 8,5 6,4 14,6
232_A Eiland 2 1,50 10,3 5,4 3,3 11,5
232_B Eiland 2 4,50 11,1 6,1 4,1 12,3
232_C Eiland 2 7,50 12,0 6,9 5,0 13,2

232_D Eiland 2 10,50 12,9 7,8 5,8 14,1
232_E Eiland 2 13,50 14,2 9,2 7,2 15,4
233_A Eiland 2 1,50 9,6 4,8 2,6 10,9
233_B Eiland 2 4,50 10,4 5,5 3,4 11,7
233_C Eiland 2 7,50 11,2 6,3 4,3 12,5

233_D Eiland 2 10,50 12,0 7,1 5,1 13,3
233_E Eiland 2 13,50 13,3 8,4 6,3 14,5
234_A Eiland 2 1,50 12,5 8,1 5,7 13,9
234_B Eiland 2 4,50 13,2 8,6 6,3 14,5
234_C Eiland 2 7,50 13,8 9,1 6,9 15,1

234_D Eiland 2 10,50 15,5 10,7 8,6 16,8
234_E Eiland 2 13,50 17,7 13,0 10,8 19,0
235_A Eiland 2 1,50 9,3 4,5 2,3 10,6
235_B Eiland 2 4,50 10,0 5,2 3,0 11,3
235_C Eiland 2 7,50 10,8 5,9 3,8 12,0

235_D Eiland 2 10,50 11,5 6,6 4,6 12,8
235_E Eiland 2 13,50 12,6 7,8 5,7 13,9
236_A Eiland 2 1,50 10,9 5,8 3,9 12,1
236_B Eiland 2 4,50 11,3 6,2 4,3 12,5
236_C Eiland 2 7,50 11,8 6,7 4,8 13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

236_D Eiland 2 10,50 12,7 7,7 5,7 14,0
236_E Eiland 2 13,50 14,3 9,5 7,4 15,6
237_A Eiland 2 1,50 10,6 5,8 3,6 11,9
237_B Eiland 2 4,50 11,3 6,4 4,3 12,6
237_C Eiland 2 7,50 12,0 7,1 5,0 13,3

237_D Eiland 2 10,50 12,8 7,8 5,8 14,0
237_E Eiland 2 13,50 14,0 9,1 7,0 15,2
238_A Eiland 2 1,50 10,3 5,5 3,3 11,6
238_B Eiland 2 4,50 11,0 6,1 4,1 12,3
238_C Eiland 2 7,50 11,9 6,9 4,9 13,1

238_D Eiland 2 10,50 12,7 7,7 5,7 13,9
238_E Eiland 2 13,50 14,0 9,0 7,0 15,2
239_A Eiland 2 1,50 10,4 5,6 3,5 11,7
239_B Eiland 2 4,50 11,2 6,3 4,2 12,5
239_C Eiland 2 7,50 12,1 7,1 5,1 13,3

239_D Eiland 2 10,50 13,1 8,1 6,1 14,3
239_E Eiland 2 13,50 14,6 9,7 7,6 15,9
240_A Eiland 2 1,50 10,4 5,6 3,4 11,7
240_B Eiland 2 4,50 11,1 6,2 4,1 12,4
240_C Eiland 2 7,50 11,7 6,8 4,8 13,0

240_D Eiland 2 10,50 12,4 7,4 5,4 13,6
240_E Eiland 2 13,50 13,4 8,4 6,4 14,6
241_A Eiland 2 1,50 10,6 5,9 3,7 11,9
241_B Eiland 2 4,50 11,4 6,5 4,4 12,7
241_C Eiland 2 7,50 12,1 7,2 5,1 13,3

241_D Eiland 2 10,50 12,8 7,9 5,8 14,1
241_E Eiland 2 13,50 13,9 9,0 6,9 15,1
242_A Eiland 2 1,50 10,2 5,4 3,2 11,5
242_B Eiland 2 4,50 10,9 6,0 4,0 12,2
242_C Eiland 2 7,50 11,7 6,7 4,7 13,0

242_D Eiland 2 10,50 12,6 7,6 5,6 13,9
242_E Eiland 2 13,50 14,0 9,0 7,0 15,2
243_A Eiland 2 1,50 10,6 5,8 3,6 11,9
243_B Eiland 2 4,50 11,3 6,4 4,3 12,6
243_C Eiland 2 7,50 12,0 7,1 5,0 13,3

243_D Eiland 2 10,50 12,9 8,0 6,0 14,2
243_E Eiland 2 13,50 14,1 9,2 7,1 15,4
244_A Eiland 2 1,50 10,2 5,4 3,3 11,5
244_B Eiland 2 4,50 11,0 6,1 4,0 12,3
244_C Eiland 2 7,50 11,9 6,9 4,9 13,1

244_D Eiland 2 10,50 12,9 7,9 5,9 14,2
244_E Eiland 2 13,50 14,4 9,5 7,5 15,7
245_A Eiland 3 1,50 28,5 24,6 21,8 30,1
245_B Eiland 3 4,50 29,0 25,0 22,3 30,5
245_C Eiland 3 7,50 29,1 25,0 22,3 30,6

245_D Eiland 3 10,50 29,1 25,0 22,3 30,6
245_E Eiland 3 13,50 29,2 25,1 22,4 30,7
245_F Eiland 3 16,50 29,4 25,4 22,7 30,9
246_A Eiland 3 1,50 29,4 25,5 22,7 30,9
246_B Eiland 3 4,50 29,9 25,9 23,2 31,4

246_C Eiland 3 7,50 30,0 26,0 23,2 31,5
246_D Eiland 3 10,50 30,0 25,9 23,2 31,5
246_E Eiland 3 13,50 30,1 26,0 23,4 31,6
246_F Eiland 3 16,50 30,4 26,3 23,6 31,9
247_A Eiland 3 1,50 30,4 26,4 23,6 31,9

247_B Eiland 3 4,50 30,6 26,6 23,9 32,1
247_C Eiland 3 7,50 30,6 26,6 23,9 32,1
247_D Eiland 3 10,50 30,6 26,5 23,8 32,1
247_E Eiland 3 13,50 30,8 26,7 24,0 32,3
247_F Eiland 3 16,50 31,1 27,0 24,3 32,6

248_A Eiland 3 1,50 29,5 25,5 22,8 31,0
248_B Eiland 3 4,50 30,0 26,0 23,2 31,5
248_C Eiland 3 7,50 30,0 26,0 23,3 31,5
248_D Eiland 3 10,50 30,0 25,9 23,3 31,5
248_E Eiland 3 13,50 30,2 26,1 23,4 31,7

248_F Eiland 3 16,50 30,5 26,4 23,7 32,0
249_A Eiland 3 1,50 9,9 5,2 3,0 11,2
249_B Eiland 3 4,50 11,0 6,2 4,1 12,3
249_C Eiland 3 7,50 12,4 7,6 5,4 13,7
249_D Eiland 3 10,50 14,6 10,0 7,7 15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

249_E Eiland 3 13,50 18,5 14,2 11,7 19,9
249_F Eiland 3 16,50 25,2 21,2 18,5 26,7
250_A Eiland 3 1,50 10,7 6,1 3,8 12,1
250_B Eiland 3 4,50 11,4 6,6 4,4 12,7
250_C Eiland 3 7,50 11,9 7,1 4,9 13,2

250_D Eiland 3 10,50 12,7 7,9 5,7 14,0
250_E Eiland 3 13,50 14,3 9,5 7,4 15,6
250_F Eiland 3 16,50 17,6 13,0 10,7 18,9
251_A Eiland 3 1,50 4,7 -0,4 -2,3 5,9
251_B Eiland 3 4,50 6,3 1,1 -0,8 7,5

251_C Eiland 3 7,50 4,9 -0,4 -2,2 6,1
251_D Eiland 3 10,50 5,1 -0,2 -2,0 6,2
251_E Eiland 3 13,50 5,2 -0,1 -1,9 6,4
251_F Eiland 3 16,50 5,3 0,1 -1,7 6,5
252_A Eiland 3 1,50 10,1 5,6 3,2 11,5

252_B Eiland 3 4,50 10,7 6,1 3,8 12,0
252_C Eiland 3 7,50 11,2 6,5 4,3 12,5
252_D Eiland 3 10,50 12,1 7,3 5,2 13,4
252_E Eiland 3 13,50 14,0 9,2 7,0 15,3
252_F Eiland 3 16,50 17,8 13,3 10,9 19,1

253_A Eiland 3 1,50 22,4 18,4 15,7 23,9
253_B Eiland 3 4,50 22,9 18,7 16,1 24,3
253_C Eiland 3 7,50 23,0 18,8 16,2 24,5
253_D Eiland 3 10,50 23,3 19,1 16,5 24,8
253_E Eiland 3 13,50 24,2 20,0 17,4 25,7

253_F Eiland 3 16,50 27,4 23,3 20,7 28,9
254_A Eiland 3 1,50 13,7 9,1 6,8 15,1
254_B Eiland 3 4,50 14,9 10,1 8,0 16,2
254_C Eiland 3 7,50 15,8 11,0 8,9 17,1
254_D Eiland 3 10,50 16,9 12,2 9,9 18,2

254_E Eiland 3 13,50 18,7 14,2 11,8 20,1
254_F Eiland 3 16,50 22,7 18,5 15,9 24,2
255_A Eiland 3 1,50 14,3 9,7 7,4 15,6
255_B Eiland 3 4,50 15,3 10,6 8,4 16,6
255_C Eiland 3 7,50 16,2 11,5 9,3 17,5

255_D Eiland 3 10,50 17,3 12,7 10,4 18,7
255_E Eiland 3 13,50 19,5 15,1 12,6 20,9
255_F Eiland 3 16,50 23,7 19,6 17,0 25,2
256_A Eiland 3 1,50 14,6 9,9 7,7 15,9
256_B Eiland 3 4,50 15,7 10,9 8,7 17,0

256_C Eiland 3 7,50 16,7 12,0 9,8 18,0
256_D Eiland 3 10,50 17,8 13,1 10,9 19,1
256_E Eiland 3 13,50 19,6 15,2 12,8 21,0
256_F Eiland 3 16,50 23,7 19,5 16,9 25,1
257_A Eiland 3 1,50 23,0 19,0 16,3 24,6

257_B Eiland 3 4,50 23,4 19,3 16,7 24,9
257_C Eiland 3 7,50 23,6 19,5 16,8 25,1
257_D Eiland 3 10,50 23,9 19,7 17,1 25,3
257_E Eiland 3 13,50 24,6 20,4 17,8 26,0
257_F Eiland 3 16,50 27,3 23,2 20,6 28,8

258_A Eiland 3 1,50 2,4 -2,8 -4,7 3,6
258_B Eiland 3 4,50 3,1 -2,2 -4,0 4,2
258_C Eiland 3 7,50 3,3 -2,0 -3,8 4,5
258_D Eiland 3 10,50 3,5 -1,8 -3,6 4,7
258_E Eiland 3 13,50 3,7 -1,6 -3,4 4,8

258_F Eiland 3 16,50 3,8 -1,4 -3,2 5,0
259_A Eiland 3 1,50 8,2 3,4 1,2 9,5
259_B Eiland 3 4,50 9,1 4,2 2,1 10,3
259_C Eiland 3 7,50 9,8 4,9 2,8 11,1
259_D Eiland 3 10,50 10,9 6,1 3,9 12,2

259_E Eiland 3 13,50 12,6 7,9 5,7 13,9
259_F Eiland 3 16,50 14,9 10,4 8,0 16,3
260_A Eiland 3 1,50 5,5 0,7 -1,4 6,8
260_B Eiland 3 4,50 6,0 1,1 -1,0 7,3
260_C Eiland 3 7,50 6,1 1,2 -0,8 7,4

260_D Eiland 3 10,50 6,2 1,3 -0,8 7,5
260_E Eiland 3 13,50 6,3 1,3 -0,7 7,6
260_F Eiland 3 16,50 6,4 1,4 -0,6 7,6
261_A Eiland 3 1,50 14,0 9,5 7,2 15,4
261_B Eiland 3 4,50 14,6 10,0 7,7 15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

261_C Eiland 3 7,50 15,0 10,3 8,1 16,4
261_D Eiland 3 10,50 15,9 11,2 9,0 17,3
261_E Eiland 3 13,50 18,1 13,4 11,2 19,4
261_F Eiland 3 16,50 22,7 18,4 15,9 24,2
262_A Eiland 3 1,50 12,4 7,9 5,5 13,8

262_B Eiland 3 4,50 13,0 8,4 6,1 14,4
262_C Eiland 3 7,50 13,3 8,6 6,4 14,6
262_D Eiland 3 10,50 14,1 9,3 7,1 15,4
262_E Eiland 3 13,50 15,7 10,9 8,7 16,9
262_F Eiland 3 16,50 19,2 14,6 12,3 20,5

263_A Eiland 3 1,50 13,0 8,5 6,1 14,4
263_B Eiland 3 4,50 13,5 8,9 6,6 14,9
263_C Eiland 3 7,50 13,8 9,1 6,9 15,1
263_D Eiland 3 10,50 14,7 9,9 7,7 16,0
263_E Eiland 3 13,50 16,4 11,5 9,4 17,6

263_F Eiland 3 16,50 19,8 15,3 12,9 21,2
264_A Eiland 3 1,50 7,9 3,2 1,0 9,2
264_B Eiland 3 4,50 8,5 3,8 1,6 9,8
264_C Eiland 3 7,50 9,2 4,4 2,3 10,5
264_D Eiland 3 10,50 10,2 5,5 3,3 11,5

264_E Eiland 3 13,50 11,8 7,2 4,9 13,2
264_F Eiland 3 16,50 14,1 9,7 7,3 15,5
265_A Eiland 3 1,50 7,0 2,6 0,2 8,4
265_B Eiland 3 4,50 7,7 3,0 0,8 9,0
265_C Eiland 3 7,50 8,1 3,3 1,1 9,4

265_D Eiland 3 10,50 8,9 4,1 2,0 10,2
265_E Eiland 3 13,50 10,2 5,4 3,2 11,5
265_F Eiland 3 16,50 13,1 8,4 6,2 14,4
266_A Eiland 3 1,50 13,7 9,0 6,8 15,0
266_B Eiland 3 4,50 14,8 10,0 7,9 16,1

266_C Eiland 3 7,50 15,6 10,9 8,7 16,9
266_D Eiland 3 10,50 16,7 12,0 9,8 18,0
266_E Eiland 3 13,50 18,8 14,3 11,9 20,2
266_F Eiland 3 16,50 22,6 18,4 15,8 24,0
267_A Eiland 3 1,50 21,2 17,1 14,5 22,7

267_B Eiland 3 4,50 21,8 17,6 15,0 23,3
267_C Eiland 3 7,50 22,2 18,0 15,4 23,7
267_D Eiland 3 10,50 22,8 18,5 16,0 24,2
267_E Eiland 3 13,50 24,4 20,2 17,6 25,9
267_F Eiland 3 16,50 28,8 24,7 22,0 30,3

268_A Eiland 3 1,50 7,9 3,2 1,0 9,2
268_B Eiland 3 4,50 8,6 3,8 1,7 9,9
268_C Eiland 3 7,50 9,4 4,6 2,4 10,7
268_D Eiland 3 10,50 10,5 5,7 3,5 11,8
268_E Eiland 3 13,50 12,3 7,6 5,4 13,6

268_F Eiland 3 16,50 15,0 10,5 8,1 16,4
269_A Eiland 3 1,50 7,2 2,7 0,3 8,6
269_B Eiland 3 4,50 7,8 3,1 0,9 9,1
269_C Eiland 3 7,50 8,3 3,4 1,3 9,5
269_D Eiland 3 10,50 9,2 4,3 2,2 10,4

269_E Eiland 3 13,50 10,6 5,7 3,6 11,9
269_F Eiland 3 16,50 13,6 9,1 6,8 15,0
270_A Eiland 3 1,50 7,4 2,9 0,5 8,8
270_B Eiland 3 4,50 7,9 3,3 1,0 9,3
270_C Eiland 3 7,50 8,3 3,6 1,4 9,6

270_D Eiland 3 10,50 9,1 4,2 2,1 10,4
270_E Eiland 3 13,50 10,1 5,3 3,2 11,4
270_F Eiland 3 16,50 13,3 8,7 6,4 14,6
297_A Eiland 4 1,50 -1,8 -7,1 -8,9 -0,7
297_B Eiland 4 4,50 -1,1 -6,5 -8,2 0,0

297_C Eiland 4 7,50 -1,0 -6,4 -8,1 0,2
297_D Eiland 4 10,50 -0,9 -6,3 -8,0 0,3
297_E Eiland 4 13,50 -0,8 -6,3 -7,9 0,3
297_F Eiland 4 16,50 -0,8 -6,3 -7,9 0,3
298_A Eiland 4 1,50 1,5 -3,5 -5,5 2,8

298_B Eiland 4 4,50 2,6 -2,6 -4,4 3,8
298_C Eiland 4 7,50 2,8 -2,4 -4,2 4,0
298_D Eiland 4 10,50 3,0 -2,3 -4,1 4,2
298_E Eiland 4 13,50 3,1 -2,2 -4,0 4,3
298_F Eiland 4 16,50 3,2 -2,1 -3,9 4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

299_A Eiland 4 1,50 1,3 -3,9 -5,7 2,5
299_B Eiland 4 4,50 2,8 -2,5 -4,3 3,9
299_C Eiland 4 7,50 3,0 -2,3 -4,1 4,2
299_D Eiland 4 10,50 3,2 -2,2 -3,9 4,3
299_E Eiland 4 13,50 3,3 -2,0 -3,8 4,5

299_F Eiland 4 16,50 3,4 -1,9 -3,7 4,6
300_A Eiland 4 1,50 13,3 8,5 6,3 14,6
300_B Eiland 4 4,50 14,3 9,4 7,3 15,5
300_C Eiland 4 7,50 15,0 10,1 8,1 16,3
300_D Eiland 4 10,50 15,8 10,9 8,9 17,1

300_E Eiland 4 13,50 17,0 12,2 10,1 18,3
300_F Eiland 4 16,50 19,6 15,0 12,7 20,9
301_A Eiland 4 1,50 24,1 20,1 17,4 25,6
301_B Eiland 4 4,50 24,2 20,1 17,4 25,7
301_C Eiland 4 7,50 24,2 20,1 17,5 25,7

301_D Eiland 4 10,50 24,3 20,2 17,5 25,8
301_E Eiland 4 13,50 24,4 20,2 17,6 25,9
301_F Eiland 4 16,50 24,6 20,4 17,8 26,0
302_A Eiland 4 1,50 13,6 8,8 6,7 14,9
302_B Eiland 4 4,50 14,6 9,7 7,6 15,9

302_C Eiland 4 7,50 15,5 10,6 8,5 16,8
302_D Eiland 4 10,50 16,3 11,5 9,4 17,6
302_E Eiland 4 13,50 17,6 12,8 10,6 18,9
302_F Eiland 4 16,50 19,9 15,4 13,0 21,2
303_A Eiland 4 1,50 12,1 7,4 5,2 13,4

303_B Eiland 4 4,50 12,8 8,0 5,8 14,1
303_C Eiland 4 7,50 13,5 8,7 6,6 14,8
303_D Eiland 4 10,50 14,5 9,6 7,6 15,8
303_E Eiland 4 13,50 15,7 10,8 8,7 16,9
303_F Eiland 4 16,50 17,9 13,3 11,0 19,3

304_A Eiland 4 1,50 13,0 8,2 6,0 14,3
304_B Eiland 4 4,50 13,8 9,0 6,8 15,1
304_C Eiland 4 7,50 14,5 9,6 7,5 15,8
304_D Eiland 4 10,50 15,4 10,5 8,4 16,6
304_E Eiland 4 13,50 16,6 11,8 9,6 17,9

304_F Eiland 4 16,50 19,2 14,7 12,4 20,6
305_A Eiland 4 1,50 12,0 7,3 5,1 13,3
305_B Eiland 4 4,50 12,7 7,9 5,8 14,0
305_C Eiland 4 7,50 13,3 8,5 6,4 14,6
305_D Eiland 4 10,50 14,2 9,4 7,3 15,5

305_E Eiland 4 13,50 15,7 10,9 8,8 17,0
305_F Eiland 4 16,50 18,6 14,1 11,7 19,9
306_A Eiland 4 1,50 5,8 1,4 -1,0 7,2
306_B Eiland 4 4,50 6,4 1,9 -0,5 7,8
306_C Eiland 4 7,50 6,7 2,1 -0,2 8,0

306_D Eiland 4 10,50 7,5 2,8 0,6 8,8
306_E Eiland 4 13,50 8,8 4,0 1,8 10,1
306_F Eiland 4 16,50 13,0 8,6 6,2 14,4
307_A Eiland 4 1,50 6,2 1,7 -0,7 7,5
307_B Eiland 4 4,50 7,0 2,3 0,1 8,3

307_C Eiland 4 7,50 7,2 2,5 0,3 8,6
307_D Eiland 4 10,50 7,8 2,9 0,8 9,0
307_E Eiland 4 13,50 9,3 4,5 2,4 10,6
307_F Eiland 4 16,50 13,7 9,2 6,8 15,0
308_A Eiland 4 1,50 5,9 1,5 -1,0 7,3

308_B Eiland 4 4,50 6,4 1,9 -0,5 7,8
308_C Eiland 4 7,50 6,6 2,0 -0,3 8,0
308_D Eiland 4 10,50 7,6 2,8 0,7 8,9
308_E Eiland 4 13,50 9,2 4,4 2,2 10,5
308_F Eiland 4 16,50 14,0 9,5 7,1 15,4

309_A Eiland 4 1,50 7,4 2,5 0,4 8,7
309_B Eiland 4 4,50 8,1 3,2 1,1 9,4
309_C Eiland 4 7,50 9,2 4,2 2,2 10,4
309_D Eiland 4 10,50 10,0 5,0 3,0 11,2
309_E Eiland 4 13,50 10,7 5,8 3,7 12,0

309_F Eiland 4 16,50 12,1 7,4 5,2 13,4
310_A Eiland 4 1,50 10,9 6,3 4,0 12,3
310_B Eiland 4 4,50 11,8 7,0 4,9 13,1
310_C Eiland 4 7,50 12,6 7,7 5,6 13,9
310_D Eiland 4 10,50 13,5 8,6 6,5 14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

310_E Eiland 4 13,50 14,6 9,8 7,6 15,8
310_F Eiland 4 16,50 16,9 12,3 10,0 18,2
311_A Eiland 4 1,50 7,3 2,5 0,3 8,6
311_B Eiland 4 4,50 8,0 3,1 1,0 9,3
311_C Eiland 4 7,50 9,0 4,0 2,0 10,3

311_D Eiland 4 10,50 9,6 4,6 2,6 10,8
311_E Eiland 4 13,50 10,5 5,6 3,5 11,8
311_F Eiland 4 16,50 11,0 6,1 4,0 12,3
312_A Eiland 4 1,50 10,5 5,9 3,6 11,8
312_B Eiland 4 4,50 11,4 6,6 4,4 12,7

312_C Eiland 4 7,50 12,0 7,2 5,0 13,3
312_D Eiland 4 10,50 12,6 7,8 5,6 13,9
312_E Eiland 4 13,50 13,7 9,0 6,8 15,0
312_F Eiland 4 16,50 16,2 11,7 9,3 17,6
313_A Eiland 4 1,50 7,0 2,2 0,1 8,3

313_B Eiland 4 4,50 7,8 2,9 0,8 9,0
313_C Eiland 4 7,50 8,8 3,8 1,8 10,0
313_D Eiland 4 10,50 9,4 4,3 2,4 10,6
313_E Eiland 4 13,50 9,6 4,6 2,6 10,8
313_F Eiland 4 16,50 9,9 4,9 2,9 11,1

314_A Eiland 4 1,50 -- -- -- --
314_B Eiland 4 4,50 -- -- -- --
314_C Eiland 4 7,50 -- -- -- --
314_D Eiland 4 10,50 -- -- -- --
314_E Eiland 4 13,50 -- -- -- --

314_F Eiland 4 16,50 -- -- -- --
315_A Eiland 4 1,50 8,7 4,0 1,8 10,0
315_B Eiland 4 4,50 9,3 4,5 2,4 10,6
315_C Eiland 4 7,50 10,2 5,3 3,2 11,4
315_D Eiland 4 10,50 11,4 6,5 4,4 12,6

315_E Eiland 4 13,50 13,4 8,6 6,4 14,7
315_F Eiland 4 16,50 16,2 11,7 9,4 17,6
316_A Eiland 4 1,50 -- -- -- --
316_B Eiland 4 4,50 -- -- -- --
316_C Eiland 4 7,50 -- -- -- --

316_D Eiland 4 10,50 -- -- -- --
316_E Eiland 4 13,50 -- -- -- --
316_F Eiland 4 16,50 -- -- -- --
317_A Eiland 4 1,50 -- -- -- --
317_B Eiland 4 4,50 -- -- -- --

317_C Eiland 4 7,50 -- -- -- --
317_D Eiland 4 10,50 -- -- -- --
317_E Eiland 4 13,50 -- -- -- --
317_F Eiland 4 16,50 -- -- -- --
318_A Eiland 4 1,50 10,5 5,8 3,6 11,8

318_B Eiland 4 4,50 11,4 6,6 4,5 12,7
318_C Eiland 4 7,50 12,3 7,4 5,3 13,5
318_D Eiland 4 10,50 13,2 8,3 6,2 14,5
318_E Eiland 4 13,50 14,6 9,8 7,6 15,9
318_F Eiland 4 16,50 17,2 12,7 10,4 18,6

319_A Eiland 4 1,50 7,9 3,0 0,9 9,2
319_B Eiland 4 4,50 8,8 3,9 1,8 10,1
319_C Eiland 4 7,50 9,7 4,7 2,7 10,9
319_D Eiland 4 10,50 10,5 5,5 3,5 11,7
319_E Eiland 4 13,50 11,9 7,1 5,0 13,2

319_F Eiland 4 16,50 13,7 9,0 6,8 15,0
320_A Eiland 4 1,50 8,7 3,9 1,7 10,0
320_B Eiland 4 4,50 9,4 4,6 2,5 10,7
320_C Eiland 4 7,50 10,2 5,4 3,3 11,5
320_D Eiland 4 10,50 11,1 6,2 4,1 12,3

320_E Eiland 4 13,50 12,5 7,7 5,5 13,8
320_F Eiland 4 16,50 14,9 10,4 8,1 16,3
321_A Eiland 4 1,50 8,3 3,6 1,4 9,6
321_B Eiland 4 4,50 9,0 4,2 2,0 10,3
321_C Eiland 4 7,50 9,7 4,8 2,7 11,0

321_D Eiland 4 10,50 10,3 5,4 3,4 11,6
321_E Eiland 4 13,50 11,5 6,8 4,6 12,8
321_F Eiland 4 16,50 13,0 8,3 6,1 14,3
322_A Eiland 4 1,50 8,3 3,5 1,4 9,6
322_B Eiland 4 4,50 9,2 4,3 2,2 10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

322_C Eiland 4 7,50 10,2 5,3 3,2 11,5
322_D Eiland 4 10,50 11,0 6,1 4,1 12,3
322_E Eiland 4 13,50 12,3 7,5 5,3 13,6
322_F Eiland 4 16,50 14,0 9,3 7,0 15,3
323_A Eiland 4 1,50 7,6 2,9 0,7 8,9

323_B Eiland 4 4,50 8,4 3,5 1,4 9,7
323_C Eiland 4 7,50 9,2 4,2 2,2 10,4
323_D Eiland 4 10,50 9,8 4,9 2,9 11,1
323_E Eiland 4 13,50 11,0 6,1 4,0 12,2
323_F Eiland 4 16,50 12,2 7,5 5,3 13,5

324_A Eiland 4 1,50 10,2 5,5 3,2 11,5
324_B Eiland 4 4,50 10,9 6,2 4,0 12,2
324_C Eiland 4 7,50 11,8 7,0 4,9 13,1
324_D Eiland 4 10,50 12,4 7,6 5,5 13,7
324_E Eiland 4 13,50 13,6 8,8 6,6 14,9

324_F Eiland 4 16,50 15,9 11,4 9,0 17,3
325_A Eiland 4 1,50 6,9 2,1 -0,1 8,2
325_B Eiland 4 4,50 7,6 2,7 0,6 8,9
325_C Eiland 4 7,50 8,5 3,6 1,5 9,8
325_D Eiland 4 10,50 9,1 4,2 2,2 10,4

325_E Eiland 4 13,50 10,4 5,5 3,4 11,6
325_F Eiland 4 16,50 11,3 6,6 4,4 12,6
326_A Eiland 4 1,50 9,6 4,9 2,7 10,9
326_B Eiland 4 4,50 10,6 5,7 3,6 11,8
326_C Eiland 4 7,50 11,7 6,8 4,7 13,0

326_D Eiland 4 10,50 12,6 7,7 5,6 13,9
326_E Eiland 4 13,50 14,1 9,3 7,1 15,4
326_F Eiland 4 16,50 16,6 12,0 9,7 17,9
327_A Eiland 4 1,50 6,9 2,2 0,0 8,2
327_B Eiland 4 4,50 7,8 3,0 0,9 9,1

327_C Eiland 4 7,50 8,9 4,0 1,9 10,2
327_D Eiland 4 10,50 9,8 4,8 2,8 11,0
327_E Eiland 4 13,50 11,1 6,3 4,1 12,4
327_F Eiland 4 16,50 12,7 8,0 5,8 14,0
328_A Eiland 4 1,50 8,6 3,9 1,6 9,9

328_B Eiland 4 4,50 9,3 4,4 2,3 10,5
328_C Eiland 4 7,50 10,3 5,3 3,3 11,6
328_D Eiland 4 10,50 11,8 6,8 4,8 13,0
328_E Eiland 4 13,50 13,8 8,9 6,8 15,0
328_F Eiland 4 16,50 15,9 11,2 9,0 17,2

329_A Eiland 4 1,50 7,4 2,7 0,4 8,7
329_B Eiland 4 4,50 7,9 3,1 1,0 9,2
329_C Eiland 4 7,50 8,7 3,8 1,7 10,0
329_D Eiland 4 10,50 9,9 5,0 2,9 11,2
329_E Eiland 4 13,50 11,8 7,0 4,9 13,1

329_F Eiland 4 16,50 14,7 10,1 7,8 16,0
330_A Eiland 4 1,50 8,8 4,1 1,9 10,1
330_B Eiland 4 4,50 9,5 4,7 2,6 10,8
330_C Eiland 4 7,50 10,5 5,6 3,5 11,8
330_D Eiland 4 10,50 11,7 6,7 4,7 13,0

330_E Eiland 4 13,50 13,4 8,4 6,4 14,6
330_F Eiland 4 16,50 15,1 10,4 8,2 16,4
331_A Eiland 4 1,50 7,7 3,0 0,8 9,0
331_B Eiland 4 4,50 8,3 3,5 1,4 9,6
331_C Eiland 4 7,50 9,3 4,4 2,3 10,5

331_D Eiland 4 10,50 10,5 5,6 3,6 11,8
331_E Eiland 4 13,50 12,7 7,9 5,7 14,0
331_F Eiland 4 16,50 15,6 11,1 8,7 17,0
332_A Eiland 4 1,50 8,6 3,8 1,6 9,9
332_B Eiland 4 4,50 9,3 4,4 2,4 10,6

332_C Eiland 4 7,50 10,5 5,5 3,5 11,7
332_D Eiland 4 10,50 12,1 7,1 5,1 13,4
332_E Eiland 4 13,50 14,3 9,4 7,3 15,6
332_F Eiland 4 16,50 16,9 12,2 10,0 18,2
333_A Eiland 4 1,50 10,6 6,2 3,8 12,0

333_B Eiland 4 4,50 11,2 6,6 4,3 12,5
333_C Eiland 4 7,50 11,7 7,1 4,8 13,0
333_D Eiland 4 10,50 12,0 7,3 5,1 13,4
333_E Eiland 4 13,50 13,3 8,4 6,3 14,6
333_F Eiland 4 16,50 16,5 11,7 9,6 17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

334_A Eiland 4 1,50 9,3 5,0 2,5 10,7
334_B Eiland 4 4,50 9,7 5,3 2,9 11,1
334_C Eiland 4 7,50 10,3 5,8 3,4 11,6
334_D Eiland 4 10,50 10,7 6,0 3,8 12,0
334_E Eiland 4 13,50 12,2 7,3 5,2 13,4

334_F Eiland 4 16,50 15,5 10,8 8,6 16,9
335_A Eiland 4 1,50 5,4 0,4 -1,6 6,7
335_B Eiland 4 4,50 6,7 1,6 -0,3 8,0
335_C Eiland 4 7,50 7,3 2,1 0,3 8,5
335_D Eiland 4 10,50 7,5 2,3 0,5 8,7

335_E Eiland 4 13,50 7,7 2,5 0,7 8,9
335_F Eiland 4 16,50 7,9 2,7 0,9 9,1
336_A Eiland 4 1,50 10,7 6,3 3,8 12,1
336_B Eiland 4 4,50 11,1 6,6 4,2 12,5
336_C Eiland 4 7,50 11,7 7,0 4,8 13,0

336_D Eiland 4 10,50 12,1 7,4 5,2 13,4
336_E Eiland 4 13,50 13,7 8,8 6,7 15,0
336_F Eiland 4 16,50 17,3 12,5 10,4 18,6
337_A Eiland 4 1,50 8,4 3,7 1,5 9,7
337_B Eiland 4 4,50 9,0 4,2 2,1 10,3

337_C Eiland 4 7,50 10,1 5,2 3,1 11,3
337_D Eiland 4 10,50 11,3 6,4 4,4 12,6
337_E Eiland 4 13,50 13,5 8,7 6,6 14,8
337_F Eiland 4 16,50 17,1 12,6 10,2 18,4
338_A Eiland 4 1,50 8,6 4,0 1,7 10,0

338_B Eiland 4 4,50 9,3 4,5 2,3 10,6
338_C Eiland 4 7,50 10,2 5,3 3,2 11,4
338_D Eiland 4 10,50 11,4 6,5 4,4 12,7
338_E Eiland 4 13,50 13,2 8,3 6,2 14,5
338_F Eiland 4 16,50 15,7 11,1 8,8 17,1

339_A Eiland 4 1,50 8,4 3,8 1,5 9,7
339_B Eiland 4 4,50 9,0 4,2 2,0 10,3
339_C Eiland 4 7,50 9,8 4,9 2,8 11,1
339_D Eiland 4 10,50 10,8 5,9 3,8 12,1
339_E Eiland 4 13,50 12,5 7,6 5,5 13,7

339_F Eiland 4 16,50 15,0 10,4 8,1 16,3
340_A Eiland 4 1,50 8,7 4,0 1,8 10,0
340_B Eiland 4 4,50 9,4 4,6 2,4 10,7
340_C Eiland 4 7,50 10,3 5,4 3,3 11,5
340_D Eiland 4 10,50 11,6 6,7 4,6 12,9

340_E Eiland 4 13,50 13,6 8,8 6,7 14,9
340_F Eiland 4 16,50 16,6 12,0 9,7 17,9
341_A Eiland 4 1,50 8,8 4,1 1,8 10,1
341_B Eiland 4 4,50 9,4 4,6 2,4 10,7
341_C Eiland 4 7,50 10,3 5,4 3,3 11,5

341_D Eiland 4 10,50 11,5 6,5 4,5 12,7
341_E Eiland 4 13,50 13,4 8,5 6,4 14,6
341_F Eiland 4 16,50 16,3 11,8 9,4 17,7
342_A Eiland 4 1,50 8,6 3,9 1,7 9,9
342_B Eiland 4 4,50 9,3 4,5 2,4 10,6

342_C Eiland 4 7,50 10,4 5,4 3,4 11,6
342_D Eiland 4 10,50 11,8 6,8 4,8 13,1
342_E Eiland 4 13,50 13,9 9,1 6,9 15,2
342_F Eiland 4 16,50 16,7 12,1 9,9 18,1
343_A Eiland 4 1,50 8,1 3,5 1,2 9,4

343_B Eiland 4 4,50 8,6 3,9 1,7 9,9
343_C Eiland 4 7,50 9,3 4,5 2,4 10,6
343_D Eiland 4 10,50 10,4 5,5 3,4 11,6
343_E Eiland 4 13,50 12,2 7,5 5,3 13,5
343_F Eiland 4 16,50 15,1 10,5 8,2 16,4

344_A Eiland 4 1,50 8,7 4,1 1,8 10,1
344_B Eiland 4 4,50 9,4 4,6 2,5 10,7
344_C Eiland 4 7,50 10,4 5,5 3,4 11,7
344_D Eiland 4 10,50 12,0 7,0 5,0 13,2
344_E Eiland 4 13,50 14,0 9,1 7,0 15,3

344_F Eiland 4 16,50 16,7 12,1 9,8 18,1
345_A Eiland 4 1,50 8,2 3,6 1,3 9,6
345_B Eiland 4 4,50 8,9 4,1 1,9 10,2
345_C Eiland 4 7,50 9,8 4,9 2,8 11,1
345_D Eiland 4 10,50 11,1 6,1 4,1 12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

345_E Eiland 4 13,50 13,2 8,4 6,3 14,5
345_F Eiland 4 16,50 16,4 11,8 9,5 17,7
346_A Eiland 4 1,50 8,6 4,0 1,7 10,0
346_B Eiland 4 4,50 9,2 4,4 2,3 10,5
346_C Eiland 4 7,50 10,1 5,2 3,1 11,4

346_D Eiland 4 10,50 11,2 6,2 4,2 12,4
346_E Eiland 4 13,50 12,7 7,8 5,7 14,0
346_F Eiland 4 16,50 14,9 10,3 8,0 16,3
347_A Eiland 5 1,50 10,2 5,7 3,3 11,6
347_B Eiland 5 4,50 10,5 5,9 3,6 11,9

347_C Eiland 5 7,50 11,3 6,5 4,3 12,6
347_D Eiland 5 10,50 12,7 7,8 5,8 14,0
347_E Eiland 5 13,50 14,4 9,5 7,4 15,7
347_F Eiland 5 16,50 17,7 13,2 10,8 19,1
348_A Eiland 5 1,50 5,8 1,2 -1,1 7,1

348_B Eiland 5 4,50 6,3 1,5 -0,7 7,6
348_C Eiland 5 7,50 7,3 2,4 0,3 8,6
348_D Eiland 5 10,50 8,5 3,5 1,5 9,8
348_E Eiland 5 13,50 10,0 5,1 3,0 11,3
348_F Eiland 5 16,50 12,6 7,9 5,7 13,9

349_A Eiland 5 1,50 10,1 5,6 3,3 11,5
349_B Eiland 5 4,50 10,5 5,8 3,6 11,8
349_C Eiland 5 7,50 11,2 6,4 4,2 12,5
349_D Eiland 5 10,50 12,5 7,6 5,5 13,8
349_E Eiland 5 13,50 14,5 9,6 7,5 15,7

349_F Eiland 5 16,50 17,8 13,2 10,9 19,2
350_A Eiland 5 1,50 6,7 1,9 -0,3 8,0
350_B Eiland 5 4,50 7,3 2,5 0,4 8,6
350_C Eiland 5 7,50 8,5 3,5 1,5 9,7
350_D Eiland 5 10,50 9,9 4,9 2,9 11,1

350_E Eiland 5 13,50 11,6 6,6 4,6 12,8
350_F Eiland 5 16,50 13,5 8,6 6,5 14,8
351_A Eiland 5 1,50 10,4 5,9 3,6 11,8
351_B Eiland 5 4,50 10,8 6,1 3,9 12,1
351_C Eiland 5 7,50 11,5 6,7 4,6 12,8

351_D Eiland 5 10,50 13,0 8,1 6,0 14,2
351_E Eiland 5 13,50 14,9 10,0 8,0 16,2
351_F Eiland 5 16,50 18,1 13,5 11,2 19,4
352_A Eiland 5 1,50 6,1 1,4 -0,9 7,4
352_B Eiland 5 4,50 6,5 1,7 -0,4 7,8

352_C Eiland 5 7,50 7,6 2,6 0,6 8,8
352_D Eiland 5 10,50 8,7 3,7 1,7 10,0
352_E Eiland 5 13,50 10,1 5,1 3,1 11,3
352_F Eiland 5 16,50 12,1 7,3 5,1 13,4
353_A Eiland 5 1,50 -- -- -- --

353_B Eiland 5 4,50 -- -- -- --
353_C Eiland 5 7,50 -- -- -- --
353_D Eiland 5 10,50 -- -- -- --
353_E Eiland 5 13,50 -- -- -- --
353_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --

354_A Eiland 5 1,50 6,0 1,3 -1,0 7,3
354_B Eiland 5 4,50 6,4 1,6 -0,5 7,7
354_C Eiland 5 7,50 7,6 2,6 0,6 8,8
354_D Eiland 5 10,50 9,0 4,0 2,0 10,3
354_E Eiland 5 13,50 10,3 5,4 3,3 11,6

354_F Eiland 5 16,50 12,5 7,7 5,5 13,8
355_A Eiland 5 1,50 10,3 5,8 3,5 11,7
355_B Eiland 5 4,50 10,6 6,0 3,7 11,9
355_C Eiland 5 7,50 11,2 6,4 4,3 12,5
355_D Eiland 5 10,50 12,3 7,5 5,3 13,6

355_E Eiland 5 13,50 14,1 9,2 7,1 15,4
355_F Eiland 5 16,50 17,1 12,5 10,2 18,5
356_A Eiland 5 1,50 7,4 2,8 0,5 8,8
356_B Eiland 5 4,50 7,9 3,2 0,9 9,2
356_C Eiland 5 7,50 8,9 4,0 1,9 10,1

356_D Eiland 5 10,50 10,1 5,2 3,1 11,4
356_E Eiland 5 13,50 11,6 6,7 4,6 12,8
356_F Eiland 5 16,50 14,4 9,8 7,5 15,8
357_A Eiland 5 1,50 8,9 4,3 2,0 10,2
357_B Eiland 5 4,50 9,3 4,6 2,4 10,6
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

357_C Eiland 5 7,50 10,2 5,4 3,3 11,5
357_D Eiland 5 10,50 11,5 6,6 4,5 12,8
357_E Eiland 5 13,50 13,2 8,3 6,2 14,5
357_F Eiland 5 16,50 16,4 11,8 9,5 17,8
358_A Eiland 5 1,50 8,0 3,4 1,1 9,4

358_B Eiland 5 4,50 8,5 3,7 1,5 9,8
358_C Eiland 5 7,50 9,5 4,6 2,5 10,7
358_D Eiland 5 10,50 10,7 5,8 3,7 12,0
358_E Eiland 5 13,50 12,5 7,6 5,5 13,8
358_F Eiland 5 16,50 15,7 11,1 8,8 17,1

359_A Eiland 5 1,50 8,6 4,0 1,7 9,9
359_B Eiland 5 4,50 8,9 4,3 2,0 10,3
359_C Eiland 5 7,50 9,8 5,0 2,8 11,1
359_D Eiland 5 10,50 11,0 6,1 4,0 12,2
359_E Eiland 5 13,50 12,6 7,7 5,7 13,9

359_F Eiland 5 16,50 14,9 10,2 8,0 16,2
360_A Eiland 5 1,50 6,8 2,2 -0,1 8,1
360_B Eiland 5 4,50 7,3 2,5 0,4 8,6
360_C Eiland 5 7,50 8,4 3,5 1,4 9,6
360_D Eiland 5 10,50 9,7 4,8 2,7 11,0

360_E Eiland 5 13,50 11,3 6,3 4,3 12,5
360_F Eiland 5 16,50 14,2 9,6 7,3 15,5
361_A Eiland 5 1,50 9,4 4,8 2,5 10,7
361_B Eiland 5 4,50 9,6 5,0 2,7 10,9
361_C Eiland 5 7,50 10,2 5,4 3,2 11,5

361_D Eiland 5 10,50 11,5 6,7 4,6 12,8
361_E Eiland 5 13,50 13,3 8,4 6,3 14,5
361_F Eiland 5 16,50 16,2 11,6 9,3 17,5
362_A Eiland 5 1,50 6,7 2,0 -0,2 8,0
362_B Eiland 5 4,50 7,2 2,4 0,3 8,5

362_C Eiland 5 7,50 8,3 3,4 1,3 9,6
362_D Eiland 5 10,50 9,7 4,7 2,7 10,9
362_E Eiland 5 13,50 11,4 6,4 4,4 12,7
362_F Eiland 5 16,50 14,0 9,3 7,1 15,3
363_A Eiland 5 1,50 9,1 4,6 2,3 10,5

363_B Eiland 5 4,50 9,5 4,8 2,6 10,8
363_C Eiland 5 7,50 10,3 5,5 3,4 11,6
363_D Eiland 5 10,50 11,4 6,5 4,5 12,7
363_E Eiland 5 13,50 12,8 7,9 5,8 14,1
363_F Eiland 5 16,50 15,0 10,3 8,1 16,3

364_A Eiland 5 1,50 6,9 2,3 0,0 8,2
364_B Eiland 5 4,50 7,4 2,6 0,4 8,7
364_C Eiland 5 7,50 8,3 3,5 1,4 9,6
364_D Eiland 5 10,50 9,5 4,5 2,5 10,7
364_E Eiland 5 13,50 10,8 5,9 3,9 12,1

364_F Eiland 5 16,50 13,1 8,4 6,2 14,4
365_A Eiland 5 1,50 7,9 3,1 1,0 9,2
365_B Eiland 5 4,50 9,1 4,2 2,2 10,4
365_C Eiland 5 7,50 10,4 5,4 3,4 11,7
365_D Eiland 5 10,50 11,9 7,0 5,0 13,2

365_E Eiland 5 13,50 14,4 9,7 7,5 15,8
365_F Eiland 5 16,50 14,6 10,0 7,7 16,0
366_A Eiland 5 1,50 5,8 1,1 -1,2 7,1
366_B Eiland 5 4,50 6,7 2,0 -0,2 8,0
366_C Eiland 5 7,50 7,5 2,7 0,5 8,8

366_D Eiland 5 10,50 8,5 3,8 1,6 9,8
366_E Eiland 5 13,50 9,9 5,3 3,0 11,3
366_F Eiland 5 16,50 11,5 6,9 4,6 12,8
367_A Eiland 5 1,50 7,7 3,0 0,8 9,0
367_B Eiland 5 4,50 8,8 4,0 1,9 10,1

367_C Eiland 5 7,50 9,8 4,9 2,9 11,1
367_D Eiland 5 10,50 11,1 6,2 4,2 12,4
367_E Eiland 5 13,50 13,3 8,5 6,3 14,6
367_F Eiland 5 16,50 12,6 8,0 5,7 14,0
368_A Eiland 5 1,50 5,5 0,8 -1,4 6,8

368_B Eiland 5 4,50 6,6 1,8 -0,4 7,9
368_C Eiland 5 7,50 7,6 2,8 0,7 8,9
368_D Eiland 5 10,50 9,1 4,4 2,2 10,4
368_E Eiland 5 13,50 11,4 6,8 4,5 12,7
368_F Eiland 5 16,50 13,1 8,6 6,2 14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

369_A Eiland 5 1,50 7,3 2,6 0,4 8,6
369_B Eiland 5 4,50 8,4 3,5 1,4 9,7
369_C Eiland 5 7,50 9,3 4,3 2,3 10,5
369_D Eiland 5 10,50 10,3 5,4 3,3 11,6
369_E Eiland 5 13,50 12,0 7,2 5,1 13,3

369_F Eiland 5 16,50 11,4 6,8 4,5 12,7
370_A Eiland 5 1,50 2,3 -2,6 -4,7 3,5
370_B Eiland 5 4,50 4,2 -0,9 -2,8 5,4
370_C Eiland 5 7,50 4,6 -0,5 -2,5 5,8
370_D Eiland 5 10,50 4,9 -0,3 -2,2 6,1

370_E Eiland 5 13,50 5,1 0,0 -2,0 6,3
370_F Eiland 5 16,50 5,3 0,2 -1,7 6,5
371_A Eiland 5 1,50 11,9 7,1 4,9 13,2
371_B Eiland 5 4,50 12,6 7,7 5,6 13,9
371_C Eiland 5 7,50 13,3 8,4 6,3 14,6

371_D Eiland 5 10,50 14,3 9,3 7,3 15,5
371_E Eiland 5 13,50 15,5 10,6 8,5 16,8
371_F Eiland 5 16,50 18,3 13,7 11,4 19,6
372_A Eiland 5 1,50 5,7 1,0 -1,2 7,0
372_B Eiland 5 4,50 7,1 2,2 0,1 8,4

372_C Eiland 5 7,50 7,4 2,4 0,4 8,7
372_D Eiland 5 10,50 7,6 2,6 0,6 8,8
372_E Eiland 5 13,50 7,7 2,8 0,8 9,0
372_F Eiland 5 16,50 7,9 2,9 0,9 9,2
373_A Eiland 5 1,50 7,6 2,7 0,6 8,9

373_B Eiland 5 4,50 8,8 3,8 1,8 10,0
373_C Eiland 5 7,50 10,0 5,0 3,0 11,3
373_D Eiland 5 10,50 11,5 6,6 4,5 12,7
373_E Eiland 5 13,50 13,6 8,9 6,7 14,9
373_F Eiland 5 16,50 12,9 8,3 6,0 14,2

374_A Eiland 5 1,50 7,3 2,5 0,4 8,6
374_B Eiland 5 4,50 8,4 3,5 1,4 9,7
374_C Eiland 5 7,50 9,6 4,7 2,7 10,9
374_D Eiland 5 10,50 11,1 6,3 4,1 12,4
374_E Eiland 5 13,50 13,5 8,8 6,5 14,8

374_F Eiland 5 16,50 12,3 7,8 5,5 13,7
375_A Eiland 5 1,50 7,2 2,5 0,3 8,5
375_B Eiland 5 4,50 8,2 3,4 1,2 9,5
375_C Eiland 5 7,50 9,0 4,1 2,0 10,3
375_D Eiland 5 10,50 10,0 5,1 3,0 11,2

375_E Eiland 5 13,50 11,4 6,6 4,5 12,7
375_F Eiland 5 16,50 9,6 5,0 2,7 11,0
376_A Eiland 5 1,50 6,9 2,2 0,0 8,3
376_B Eiland 5 4,50 7,9 3,1 1,0 9,2
376_C Eiland 5 7,50 8,9 4,0 1,9 10,1

376_D Eiland 5 10,50 10,1 5,2 3,1 11,4
376_E Eiland 5 13,50 12,0 7,3 5,1 13,4
376_F Eiland 5 16,50 10,6 6,0 3,7 11,9
377_A Eiland 5 1,50 7,3 2,5 0,3 8,6
377_B Eiland 5 4,50 8,4 3,5 1,4 9,7

377_C Eiland 5 7,50 9,7 4,7 2,7 10,9
377_D Eiland 5 10,50 11,1 6,2 4,1 12,4
377_E Eiland 5 13,50 13,3 8,6 6,4 14,6
377_F Eiland 5 16,50 11,9 7,4 5,1 13,3
378_A Eiland 5 1,50 7,1 2,5 0,2 8,4

378_B Eiland 5 4,50 8,1 3,3 1,2 9,4
378_C Eiland 5 7,50 9,1 4,2 2,1 10,3
378_D Eiland 5 10,50 10,3 5,5 3,3 11,6
378_E Eiland 5 13,50 12,4 7,7 5,5 13,7
378_F Eiland 5 16,50 11,1 6,6 4,3 12,5

379_A Eiland 5 1,50 7,8 3,0 0,8 9,1
379_B Eiland 5 4,50 8,8 4,0 1,9 10,1
379_C Eiland 5 7,50 9,9 4,9 2,9 11,1
379_D Eiland 5 10,50 11,0 6,1 4,0 12,3
379_E Eiland 5 13,50 13,0 8,2 6,1 14,3

379_F Eiland 5 16,50 13,2 8,6 6,3 14,5
380_A Eiland 5 1,50 5,8 1,0 -1,2 7,1
380_B Eiland 5 4,50 7,0 2,1 0,0 8,2
380_C Eiland 5 7,50 7,8 2,9 0,9 9,1
380_D Eiland 5 10,50 8,9 4,0 1,9 10,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

380_E Eiland 5 13,50 10,6 5,9 3,7 11,9
380_F Eiland 5 16,50 11,8 7,3 5,0 13,2
381_A Eiland 5 1,50 7,7 2,9 0,7 9,0
381_B Eiland 5 4,50 8,8 3,9 1,8 10,0
381_C Eiland 5 7,50 9,9 4,9 2,9 11,1

381_D Eiland 5 10,50 11,1 6,3 4,2 12,4
381_E Eiland 5 13,50 13,2 8,5 6,3 14,5
381_F Eiland 5 16,50 11,9 7,3 5,0 13,2
382_A Eiland 5 1,50 6,7 2,0 -0,2 8,1
382_B Eiland 5 4,50 7,8 3,0 0,9 9,1

382_C Eiland 5 7,50 8,9 4,0 1,9 10,2
382_D Eiland 5 10,50 10,1 5,2 3,1 11,3
382_E Eiland 5 13,50 11,9 7,2 5,0 13,2
382_F Eiland 5 16,50 12,9 8,4 6,0 14,2
383_A Eiland 5 1,50 6,1 1,3 -0,9 7,4

383_B Eiland 5 4,50 7,0 2,1 0,0 8,3
383_C Eiland 5 7,50 8,5 3,5 1,5 9,8
383_D Eiland 5 10,50 10,3 5,5 3,4 11,6
383_E Eiland 5 13,50 12,4 7,6 5,4 13,7
383_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --

384_A Eiland 5 1,50 -- -- -- --
384_B Eiland 5 4,50 -- -- -- --
384_C Eiland 5 7,50 -- -- -- --
384_D Eiland 5 10,50 -- -- -- --
384_E Eiland 5 13,50 -- -- -- --

384_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
385_A Eiland 5 1,50 6,3 1,5 -0,6 7,6
385_B Eiland 5 4,50 7,2 2,3 0,2 8,5
385_C Eiland 5 7,50 8,6 3,7 1,7 9,9
385_D Eiland 5 10,50 10,3 5,4 3,4 11,6

385_E Eiland 5 13,50 12,6 7,9 5,7 13,9
385_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
386_A Eiland 5 1,50 4,0 -0,8 -3,0 5,3
386_B Eiland 5 4,50 4,9 0,0 -2,0 6,2
386_C Eiland 5 7,50 5,7 0,8 -1,3 7,0

386_D Eiland 5 10,50 6,9 2,0 -0,1 8,1
386_E Eiland 5 13,50 9,2 4,6 2,3 10,6
386_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
387_A Eiland 5 1,50 5,9 1,1 -1,1 7,2
387_B Eiland 5 4,50 6,9 2,0 -0,1 8,2

387_C Eiland 5 7,50 8,4 3,4 1,4 9,6
387_D Eiland 5 10,50 10,1 5,2 3,2 11,4
387_E Eiland 5 13,50 11,9 7,1 4,9 13,2
387_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
388_A Eiland 5 1,50 -6,0 -11,0 -13,0 -4,8

388_B Eiland 5 4,50 -3,8 -8,9 -10,8 -2,5
388_C Eiland 5 7,50 -3,5 -8,6 -10,5 -2,3
388_D Eiland 5 10,50 -3,3 -8,4 -10,3 -2,1
388_E Eiland 5 13,50 -3,1 -8,3 -10,1 -1,9
388_F Eiland 5 16,50 -2,9 -8,1 -10,0 -1,7

389_A Eiland 5 1,50 6,1 1,3 -0,9 7,4
389_B Eiland 5 4,50 6,9 2,0 0,0 8,2
389_C Eiland 5 7,50 8,2 3,2 1,2 9,4
389_D Eiland 5 10,50 9,6 4,7 2,7 10,9
389_E Eiland 5 13,50 11,6 6,9 4,7 12,9

389_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
390_A Eiland 5 1,50 -- -- -- --
390_B Eiland 5 4,50 -- -- -- --
390_C Eiland 5 7,50 -- -- -- --
390_D Eiland 5 10,50 -- -- -- --

390_E Eiland 5 13,50 -- -- -- --
390_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
391_A Eiland 5 1,50 4,6 -0,1 -2,3 6,0
391_B Eiland 5 4,50 5,5 0,7 -1,4 6,8
391_C Eiland 5 7,50 6,5 1,6 -0,5 7,8

391_D Eiland 5 10,50 7,9 3,0 0,9 9,1
391_E Eiland 5 13,50 10,5 5,8 3,6 11,8
391_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
392_A Eiland 5 1,50 4,3 -0,5 -2,7 5,6
392_B Eiland 5 4,50 5,1 0,3 -1,8 6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

392_C Eiland 5 7,50 6,2 1,3 -0,8 7,5
392_D Eiland 5 10,50 7,1 2,2 0,1 8,4
392_E Eiland 5 13,50 9,0 4,3 2,1 10,3
392_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
393_A Eiland 5 1,50 6,5 1,8 -0,4 7,9

393_B Eiland 5 4,50 7,3 2,5 0,3 8,6
393_C Eiland 5 7,50 8,4 3,5 1,4 9,7
393_D Eiland 5 10,50 9,9 5,1 2,9 11,2
393_E Eiland 5 13,50 12,0 7,3 5,1 13,3
393_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --

394_A Eiland 5 1,50 5,2 0,4 -1,8 6,5
394_B Eiland 5 4,50 6,1 1,2 -0,8 7,4
394_C Eiland 5 7,50 7,2 2,2 0,2 8,4
394_D Eiland 5 10,50 8,3 3,4 1,3 9,5
394_E Eiland 5 13,50 10,6 5,9 3,6 11,9

394_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
395_A Eiland 5 1,50 6,7 1,9 -0,3 8,0
395_B Eiland 5 4,50 7,5 2,7 0,6 8,8
395_C Eiland 5 7,50 8,9 3,9 1,9 10,1
395_D Eiland 5 10,50 10,7 5,9 3,8 12,0

395_E Eiland 5 13,50 12,8 8,1 5,9 14,1
395_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
396_A Eiland 5 1,50 4,5 -0,2 -2,4 5,8
396_B Eiland 5 4,50 5,3 0,5 -1,7 6,6
396_C Eiland 5 7,50 6,3 1,4 -0,7 7,6

396_D Eiland 5 10,50 7,2 2,3 0,2 8,4
396_E Eiland 5 13,50 9,1 4,4 2,2 10,4
396_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
397_A Eiland 5 1,50 6,3 1,6 -0,6 7,6
397_B Eiland 5 4,50 7,2 2,3 0,2 8,5

397_C Eiland 5 7,50 8,6 3,7 1,6 9,9
397_D Eiland 5 10,50 10,6 5,8 3,7 11,9
397_E Eiland 5 13,50 13,0 8,3 6,1 14,4
397_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
398_A Eiland 5 1,50 4,4 -0,3 -2,5 5,7

398_B Eiland 5 4,50 5,3 0,5 -1,6 6,6
398_C Eiland 5 7,50 6,3 1,4 -0,6 7,6
398_D Eiland 5 10,50 7,7 2,8 0,7 9,0
398_E Eiland 5 13,50 10,3 5,7 3,4 11,7
398_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --

399_A Eiland 5 1,50 6,6 1,7 -0,4 7,8
399_B Eiland 5 4,50 7,5 2,6 0,5 8,7
399_C Eiland 5 7,50 9,0 4,0 2,0 10,2
399_D Eiland 5 10,50 10,9 6,0 3,9 12,1
399_E Eiland 5 13,50 13,4 8,7 6,4 14,7

399_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
400_A Eiland 5 1,50 12,0 7,3 5,1 13,3
400_B Eiland 5 4,50 13,3 8,4 6,3 14,5
400_C Eiland 5 7,50 14,1 9,1 7,1 15,3
400_D Eiland 5 10,50 14,6 9,7 7,6 15,9

400_E Eiland 5 13,50 15,3 10,4 8,3 16,6
400_F Eiland 5 16,50 16,3 11,6 9,4 17,6
401_A Eiland 5 1,50 5,7 1,0 -1,2 7,0
401_B Eiland 5 4,50 6,8 2,0 -0,1 8,1
401_C Eiland 5 7,50 8,2 3,2 1,2 9,5

401_D Eiland 5 10,50 9,5 4,5 2,5 10,7
401_E Eiland 5 13,50 11,2 6,3 4,2 12,4
401_F Eiland 5 16,50 12,5 7,8 5,6 13,8
402_A Eiland 5 1,50 9,9 5,2 3,0 11,2
402_B Eiland 5 4,50 10,9 6,0 3,9 12,1

402_C Eiland 5 7,50 11,7 6,8 4,8 13,0
402_D Eiland 5 10,50 12,7 7,8 5,8 14,0
402_E Eiland 5 13,50 14,4 9,6 7,4 15,7
402_F Eiland 5 16,50 16,4 11,8 9,5 17,7
403_A Eiland 5 1,50 7,0 2,2 0,1 8,3

403_B Eiland 5 4,50 8,4 3,4 1,4 9,7
403_C Eiland 5 7,50 9,4 4,3 2,4 10,6
403_D Eiland 5 10,50 10,7 5,6 3,7 11,9
403_E Eiland 5 13,50 12,6 7,7 5,7 13,9
403_F Eiland 5 16,50 13,9 9,1 6,9 15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

404_A Eiland 5 1,50 10,4 5,6 3,4 11,7
404_B Eiland 5 4,50 11,5 6,5 4,5 12,7
404_C Eiland 5 7,50 12,3 7,3 5,3 13,6
404_D Eiland 5 10,50 13,5 8,5 6,5 14,7
404_E Eiland 5 13,50 15,3 10,5 8,3 16,6

404_F Eiland 5 16,50 17,5 13,0 10,7 18,9
405_A Eiland 5 1,50 6,9 2,2 0,0 8,2
405_B Eiland 5 4,50 8,2 3,3 1,2 9,4
405_C Eiland 5 7,50 9,4 4,4 2,4 10,7
405_D Eiland 5 10,50 10,8 5,8 3,8 12,1

405_E Eiland 5 13,50 12,8 7,9 5,8 14,1
405_F Eiland 5 16,50 14,5 9,8 7,5 15,8
406_A Eiland 5 1,50 8,5 3,8 1,6 9,8
406_B Eiland 5 4,50 9,5 4,7 2,6 10,8
406_C Eiland 5 7,50 10,6 5,7 3,6 11,9

406_D Eiland 5 10,50 11,9 6,9 4,9 13,1
406_E Eiland 5 13,50 13,8 9,0 6,9 15,1
406_F Eiland 5 16,50 15,5 10,8 8,6 16,8
407_A Eiland 5 1,50 6,1 1,3 -0,9 7,4
407_B Eiland 5 4,50 7,2 2,4 0,3 8,5

407_C Eiland 5 7,50 8,8 3,8 1,8 10,0
407_D Eiland 5 10,50 10,3 5,3 3,3 11,5
407_E Eiland 5 13,50 12,6 7,9 5,7 14,0
407_F Eiland 5 16,50 14,7 10,1 7,8 16,1
408_A Eiland 5 1,50 9,0 4,3 2,1 10,3

408_B Eiland 5 4,50 9,9 5,1 3,0 11,2
408_C Eiland 5 7,50 11,1 6,2 4,1 12,4
408_D Eiland 5 10,50 12,7 7,7 5,7 13,9
408_E Eiland 5 13,50 14,9 10,1 8,0 16,2
408_F Eiland 5 16,50 17,0 12,4 10,1 18,3

409_A Eiland 5 1,50 10,9 6,1 3,9 12,2
409_B Eiland 5 4,50 11,9 7,0 4,9 13,2
409_C Eiland 5 7,50 12,7 7,7 5,7 13,9
409_D Eiland 5 10,50 13,6 8,7 6,6 14,9
409_E Eiland 5 13,50 14,9 10,1 8,0 16,2

409_F Eiland 5 16,50 16,5 11,8 9,6 17,8
410_A Eiland 5 1,50 7,7 2,9 0,7 9,0
410_B Eiland 5 4,50 8,8 4,0 1,9 10,1
410_C Eiland 5 7,50 10,0 5,0 3,0 11,2
410_D Eiland 5 10,50 11,3 6,3 4,3 12,6

410_E Eiland 5 13,50 13,2 8,4 6,3 14,5
410_F Eiland 5 16,50 14,8 10,1 7,8 16,1
411_A Eiland 5 1,50 8,7 4,0 1,8 10,0
411_B Eiland 5 4,50 9,6 4,8 2,7 10,9
411_C Eiland 5 7,50 10,8 5,9 3,8 12,0

411_D Eiland 5 10,50 12,0 7,1 5,0 13,3
411_E Eiland 5 13,50 13,7 8,8 6,7 15,0
411_F Eiland 5 16,50 15,1 10,4 8,2 16,5
412_A Eiland 5 1,50 7,9 3,2 1,0 9,2
412_B Eiland 5 4,50 8,8 4,1 1,9 10,1

412_C Eiland 5 7,50 9,9 5,0 2,9 11,2
412_D Eiland 5 10,50 11,2 6,2 4,2 12,4
412_E Eiland 5 13,50 12,6 7,8 5,7 13,9
412_F Eiland 5 16,50 13,7 8,9 6,7 15,0
413_A Eiland 5 1,50 7,8 3,1 0,9 9,1

413_B Eiland 5 4,50 8,9 4,0 1,9 10,2
413_C Eiland 5 7,50 10,0 5,1 3,0 11,3
413_D Eiland 5 10,50 11,2 6,3 4,2 12,5
413_E Eiland 5 13,50 13,1 8,3 6,2 14,4
413_F Eiland 5 16,50 14,6 9,9 7,7 15,9

414_A Eiland 5 1,50 10,6 5,8 3,6 11,9
414_B Eiland 5 4,50 11,5 6,7 4,6 12,8
414_C Eiland 5 7,50 12,5 7,6 5,5 13,7
414_D Eiland 5 10,50 13,4 8,5 6,4 14,7
414_E Eiland 5 13,50 14,9 10,1 7,9 16,2

414_F Eiland 5 16,50 16,9 12,4 10,1 18,3
415_A Eiland 5 1,50 7,8 3,0 0,9 9,1
415_B Eiland 5 4,50 9,1 4,2 2,2 10,4
415_C Eiland 5 7,50 8,9 3,8 1,9 10,1
415_D Eiland 5 10,50 10,2 5,2 3,2 11,5
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

415_E Eiland 5 13,50 12,1 7,2 5,1 13,4
415_F Eiland 5 16,50 13,3 8,5 6,4 14,6
416_A Eiland 5 1,50 7,3 2,5 0,4 8,6
416_B Eiland 5 4,50 8,6 3,7 1,6 9,9
416_C Eiland 5 7,50 9,8 4,8 2,8 11,1

416_D Eiland 5 10,50 11,0 6,0 4,0 12,3
416_E Eiland 5 13,50 13,0 8,1 6,0 14,3
416_F Eiland 5 16,50 14,2 9,4 7,2 15,5
417_A Eiland 5 1,50 6,3 1,4 -0,7 7,5
417_B Eiland 5 4,50 7,7 2,7 0,7 8,9

417_C Eiland 5 7,50 9,0 3,9 2,0 10,2
417_D Eiland 5 10,50 10,4 5,3 3,3 11,6
417_E Eiland 5 13,50 12,2 7,2 5,2 13,5
417_F Eiland 5 16,50 13,2 8,4 6,3 14,5
418_A Eiland 5 1,50 -- -- -- --

418_B Eiland 5 4,50 -- -- -- --
418_C Eiland 5 7,50 -- -- -- --
418_D Eiland 5 10,50 -- -- -- --
418_E Eiland 5 13,50 -- -- -- --
418_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --

419_A Eiland 5 1,50 -- -- -- --
419_B Eiland 5 4,50 -- -- -- --
420_A Eiland 5 1,50 6,7 2,1 -0,2 8,1
420_B Eiland 5 4,50 7,7 2,9 0,8 9,0
421_A Eiland 5 1,50 9,0 4,4 2,1 10,4

421_B Eiland 5 4,50 9,9 5,1 3,0 11,2
422_A Eiland 5 1,50 4,5 0,0 -2,4 5,9
422_B Eiland 5 4,50 5,1 0,5 -1,8 6,4
423_A Eiland 6 1,50 6,3 1,6 -0,6 7,7
423_B Eiland 6 4,50 7,1 2,3 0,1 8,4

423_C Eiland 6 7,50 8,1 3,2 1,1 9,4
423_D Eiland 6 10,50 9,6 4,6 2,6 10,8
423_E Eiland 6 13,50 11,4 6,4 4,4 12,7
424_A Eiland 6 1,50 8,4 3,9 1,6 9,8
424_B Eiland 6 4,50 9,0 4,3 2,1 10,4

424_C Eiland 6 7,50 9,8 4,9 2,8 11,0
424_D Eiland 6 10,50 11,1 6,2 4,1 12,3
424_E Eiland 6 13,50 13,3 8,4 6,3 14,5
425_A Eiland 6 1,50 5,1 0,3 -1,9 6,4
425_B Eiland 6 4,50 6,0 1,1 -1,0 7,3

425_C Eiland 6 7,50 7,4 2,3 0,4 8,6
425_D Eiland 6 10,50 9,4 4,2 2,3 10,6
425_E Eiland 6 13,50 11,2 6,2 4,2 12,4
426_A Eiland 6 1,50 4,9 0,1 -2,0 6,2
426_B Eiland 6 4,50 5,7 0,8 -1,2 7,0

426_C Eiland 6 7,50 7,2 2,2 0,2 8,5
426_D Eiland 6 10,50 8,5 3,4 1,5 9,7
426_E Eiland 6 13,50 9,6 4,6 2,6 10,8
427_A Eiland 6 1,50 8,8 4,2 1,9 10,2
427_B Eiland 6 4,50 9,5 4,7 2,5 10,8

427_C Eiland 6 7,50 10,4 5,5 3,4 11,6
427_D Eiland 6 10,50 11,8 6,8 4,8 13,0
427_E Eiland 6 13,50 13,8 8,9 6,8 15,1
428_A Eiland 6 1,50 6,4 1,8 -0,5 7,8
428_B Eiland 6 4,50 7,1 2,3 0,2 8,4

428_C Eiland 6 7,50 7,9 3,0 1,0 9,2
428_D Eiland 6 10,50 9,3 4,4 2,4 10,6
428_E Eiland 6 13,50 11,7 6,9 4,8 13,0
429_A Eiland 6 1,50 7,4 2,8 0,5 8,8
429_B Eiland 6 4,50 8,2 3,4 1,3 9,5

429_C Eiland 6 7,50 9,1 4,2 2,1 10,4
429_D Eiland 6 10,50 10,6 5,6 3,6 11,9
429_E Eiland 6 13,50 13,1 8,2 6,1 14,4
430_A Eiland 6 1,50 5,6 0,9 -1,4 6,9
430_B Eiland 6 4,50 6,3 1,5 -0,6 7,6

430_C Eiland 6 7,50 7,1 2,1 0,1 8,3
430_D Eiland 6 10,50 8,7 3,7 1,7 9,9
430_E Eiland 6 13,50 11,0 6,0 4,0 12,2
431_A Eiland 6 1,50 6,5 1,9 -0,4 7,8
431_B Eiland 6 4,50 7,2 2,4 0,3 8,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

431_C Eiland 6 7,50 8,1 3,2 1,1 9,4
431_D Eiland 6 10,50 9,0 3,9 2,0 10,2
431_E Eiland 6 13,50 11,1 6,1 4,1 12,3
432_A Eiland 6 1,50 6,6 1,9 -0,3 7,9
432_B Eiland 6 4,50 7,3 2,5 0,4 8,6

432_C Eiland 6 7,50 8,4 3,4 1,4 9,6
432_D Eiland 6 10,50 9,4 4,4 2,4 10,7
432_E Eiland 6 13,50 11,9 7,0 4,9 13,2
433_A Eiland 6 1,50 7,0 2,4 0,1 8,4
433_B Eiland 6 4,50 7,7 2,9 0,7 9,0

433_C Eiland 6 7,50 8,5 3,6 1,5 9,8
433_D Eiland 6 10,50 9,9 4,9 2,9 11,1
433_E Eiland 6 13,50 11,7 6,8 4,8 13,0
434_A Eiland 6 1,50 5,3 0,5 -1,7 6,6
434_B Eiland 6 4,50 6,2 1,3 -0,8 7,4

434_C Eiland 6 7,50 7,4 2,4 0,4 8,7
434_D Eiland 6 10,50 9,1 4,0 2,1 10,3
434_E Eiland 6 13,50 10,7 5,7 3,7 11,9
435_A Eiland 6 1,50 8,3 3,8 1,4 9,7
435_B Eiland 6 4,50 9,0 4,2 2,0 10,3

435_C Eiland 6 7,50 9,8 4,9 2,8 11,0
435_D Eiland 6 10,50 11,2 6,2 4,2 12,4
435_E Eiland 6 13,50 13,5 8,7 6,6 14,8
436_A Eiland 6 1,50 7,7 3,2 0,9 9,1
436_B Eiland 6 4,50 8,4 3,7 1,5 9,7

436_C Eiland 6 7,50 9,2 4,3 2,2 10,5
436_D Eiland 6 10,50 10,5 5,6 3,6 11,8
436_E Eiland 6 13,50 12,6 7,8 5,7 13,9
437_A Eiland 6 1,50 8,1 3,5 1,2 9,5
437_B Eiland 6 4,50 8,8 4,0 1,9 10,1

437_C Eiland 6 7,50 9,7 4,8 2,7 10,9
437_D Eiland 6 10,50 11,1 6,1 4,1 12,4
437_E Eiland 6 13,50 13,3 8,4 6,3 14,6
438_A Eiland 6 1,50 4,8 0,1 -2,1 6,2
438_B Eiland 6 4,50 5,7 0,8 -1,3 7,0

438_C Eiland 6 7,50 6,9 1,9 -0,1 8,1
438_D Eiland 6 10,50 8,9 3,9 1,9 10,1
438_E Eiland 6 13,50 11,5 6,6 4,5 12,8
439_A Eiland 6 1,50 -12,3 -18,1 -19,5 -11,3
439_B Eiland 6 4,50 -12,2 -18,0 -19,4 -11,2

439_C Eiland 6 7,50 -12,1 -17,9 -19,3 -11,0
439_D Eiland 6 10,50 -12,0 -17,7 -19,2 -10,9
439_E Eiland 6 13,50 -11,9 -17,6 -19,0 -10,8
440_A Eiland 6 1,50 -- -- -- --
440_B Eiland 6 4,50 -- -- -- --

440_C Eiland 6 7,50 -- -- -- --
440_D Eiland 6 10,50 -- -- -- --
440_E Eiland 6 13,50 -- -- -- --
441_A Eiland 6 1,50 -- -- -- --
441_B Eiland 6 4,50 -- -- -- --

441_C Eiland 6 7,50 -- -- -- --
441_D Eiland 6 10,50 -- -- -- --
441_E Eiland 6 13,50 -- -- -- --
442_A Eiland 6 1,50 5,3 0,4 -1,7 6,5
442_B Eiland 6 4,50 6,3 1,3 -0,7 7,5

442_C Eiland 6 7,50 7,8 2,9 0,8 9,1
442_D Eiland 6 10,50 9,7 4,9 2,7 11,0
442_E Eiland 6 13,50 11,2 6,5 4,3 12,5
443_A Eiland 6 1,50 4,3 -0,6 -2,7 5,6
443_B Eiland 6 4,50 5,6 0,5 -1,4 6,8

443_C Eiland 6 7,50 6,8 1,9 -0,1 8,1
443_D Eiland 6 10,50 8,8 3,9 1,8 10,0
443_E Eiland 6 13,50 9,7 4,9 2,7 11,0
444_A Eiland 6 1,50 -- -- -- --
444_B Eiland 6 4,50 -- -- -- --

444_C Eiland 6 7,50 -- -- -- --
444_D Eiland 6 10,50 -- -- -- --
444_E Eiland 6 13,50 -- -- -- --
445_A Eiland 6 1,50 10,9 6,1 3,9 12,2
445_B Eiland 6 4,50 11,6 6,7 4,6 12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

445_C Eiland 6 7,50 12,3 7,3 5,3 13,5
445_D Eiland 6 10,50 13,3 8,3 6,3 14,5
445_E Eiland 6 13,50 14,9 10,1 7,9 16,2
446_A Eiland 6 1,50 -5,9 -11,6 -13,0 -4,8
446_B Eiland 6 4,50 -5,7 -11,4 -12,9 -4,6

446_C Eiland 6 7,50 -5,6 -11,3 -12,8 -4,5
446_D Eiland 6 10,50 -5,5 -11,3 -12,7 -4,4
446_E Eiland 6 13,50 -5,4 -11,2 -12,6 -4,4
447_A Eiland 6 1,50 -6,9 -12,7 -14,1 -5,9
447_B Eiland 6 4,50 -6,9 -12,6 -14,0 -5,8

447_C Eiland 6 7,50 -6,8 -12,5 -13,9 -5,7
447_D Eiland 6 10,50 -6,7 -12,4 -13,8 -5,6
447_E Eiland 6 13,50 -6,6 -12,3 -13,8 -5,5
448_A Eiland 6 1,50 -- -- -- --
448_B Eiland 6 4,50 -- -- -- --

448_C Eiland 6 7,50 -- -- -- --
448_D Eiland 6 10,50 -- -- -- --
448_E Eiland 6 13,50 -- -- -- --
449_A Eiland 6 1,50 4,7 -0,2 -2,2 6,0
449_B Eiland 6 4,50 5,9 1,0 -1,1 7,2

449_C Eiland 6 7,50 7,5 2,6 0,6 8,8
449_D Eiland 6 10,50 9,6 4,8 2,7 10,9
449_E Eiland 6 13,50 10,9 6,2 3,9 12,2
450_A Eiland 6 1,50 4,5 -0,3 -2,4 5,8
450_B Eiland 6 4,50 5,2 0,3 -1,7 6,5

450_C Eiland 6 7,50 6,2 1,3 -0,8 7,5
450_D Eiland 6 10,50 7,5 2,7 0,6 8,8
450_E Eiland 6 13,50 8,5 3,8 1,6 9,8
451_A Eiland 6 1,50 4,7 -0,2 -2,3 5,9
451_B Eiland 6 4,50 5,7 0,8 -1,3 7,0

451_C Eiland 6 7,50 7,1 2,2 0,1 8,3
451_D Eiland 6 10,50 9,0 4,2 2,1 10,3
451_E Eiland 6 13,50 10,0 5,3 3,1 11,3
452_A Eiland 6 1,50 5,6 0,7 -1,4 6,9
452_B Eiland 6 4,50 6,4 1,4 -0,6 7,7

452_C Eiland 6 7,50 7,2 2,1 0,2 8,4
452_D Eiland 6 10,50 8,7 3,6 1,7 9,9
452_E Eiland 6 13,50 10,4 5,4 3,4 11,6
453_A Eiland 6 1,50 -- -- -- --
453_B Eiland 6 4,50 -- -- -- --

453_C Eiland 6 7,50 -- -- -- --
453_D Eiland 6 10,50 -- -- -- --
453_E Eiland 6 13,50 -- -- -- --
454_A Eiland 6 1,50 4,7 -0,2 -2,3 6,0
454_B Eiland 6 4,50 5,4 0,5 -1,6 6,6

454_C Eiland 6 7,50 6,3 1,5 -0,6 7,6
454_D Eiland 6 10,50 7,6 2,8 0,6 8,9
454_E Eiland 6 13,50 8,8 4,1 1,9 10,1
455_A Eiland 6 1,50 4,0 -0,9 -3,0 5,3
455_B Eiland 6 4,50 4,9 -0,1 -2,1 6,1

455_C Eiland 6 7,50 5,8 0,9 -1,2 7,1
455_D Eiland 6 10,50 7,1 2,3 0,2 8,4
455_E Eiland 6 13,50 7,8 3,1 0,9 9,1
456_A Eiland 6 1,50 4,7 -0,3 -2,3 6,0
456_B Eiland 6 4,50 6,1 1,1 -0,9 7,4

456_C Eiland 6 7,50 7,6 2,6 0,6 8,8
456_D Eiland 6 10,50 9,5 4,6 2,5 10,8
456_E Eiland 6 13,50 10,6 5,9 3,7 12,0
457_A Eiland 6 1,50 4,3 -0,6 -2,7 5,6
457_B Eiland 6 4,50 5,2 0,3 -1,8 6,5

457_C Eiland 6 7,50 6,4 1,5 -0,6 7,6
457_D Eiland 6 10,50 8,0 3,1 1,0 9,3
457_E Eiland 6 13,50 8,8 4,0 1,9 10,1
458_A Eiland 6 1,50 4,9 0,0 -2,1 6,1
458_B Eiland 6 4,50 5,9 1,0 -1,1 7,2

458_C Eiland 6 7,50 7,3 2,5 0,4 8,6
458_D Eiland 6 10,50 9,0 4,3 2,1 10,3
458_E Eiland 6 13,50 10,6 5,9 3,7 11,9
459_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
459_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

459_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
459_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
459_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
460_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
460_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

460_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
460_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
460_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
461_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
461_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

461_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
461_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
461_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
462_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
462_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

462_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
462_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
462_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
463_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
463_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

463_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
463_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
463_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
464_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
464_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

464_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
464_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
464_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
465_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
465_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

465_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
465_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
465_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
466_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
466_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

466_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
466_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
466_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
467_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
467_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

467_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
467_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
467_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
468_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
468_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

468_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
468_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
468_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
469_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
469_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

469_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
469_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
469_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
470_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
470_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

470_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
470_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
470_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
471_A Eiland 7 1,50 9,1 4,3 2,1 10,4
471_B Eiland 7 4,50 9,7 4,8 2,7 11,0

471_C Eiland 7 7,50 10,8 5,9 3,9 12,1
471_D Eiland 7 10,50 12,0 7,2 5,1 13,3
471_E Eiland 7 13,50 13,6 8,9 6,7 14,9
472_A Eiland 7 1,50 6,2 1,4 -0,8 7,5
472_B Eiland 7 4,50 7,1 2,1 0,1 8,3

472_C Eiland 7 7,50 8,4 3,4 1,4 9,7
472_D Eiland 7 10,50 10,5 5,6 3,5 11,8
472_E Eiland 7 13,50 11,8 7,0 4,9 13,1
473_A Eiland 7 1,50 9,1 4,2 2,1 10,3
473_B Eiland 7 4,50 9,9 5,0 2,9 11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

473_C Eiland 7 7,50 11,1 6,1 4,1 12,3
473_D Eiland 7 10,50 12,6 7,8 5,7 13,9
473_E Eiland 7 13,50 14,3 9,5 7,3 15,6
474_A Eiland 7 1,50 6,6 1,7 -0,3 7,9
474_B Eiland 7 4,50 7,6 2,6 0,6 8,8

474_C Eiland 7 7,50 9,3 4,2 2,2 10,5
474_D Eiland 7 10,50 11,4 6,4 4,4 12,6
474_E Eiland 7 13,50 12,6 7,7 5,6 13,8
475_A Eiland 7 1,50 9,1 4,3 2,2 10,4
475_B Eiland 7 4,50 10,0 5,0 3,0 11,2

475_C Eiland 7 7,50 11,3 6,4 4,3 12,6
475_D Eiland 7 10,50 13,4 8,5 6,5 14,7
475_E Eiland 7 13,50 15,1 10,3 8,1 16,4
476_A Eiland 7 1,50 6,7 1,8 -0,3 7,9
476_B Eiland 7 4,50 7,5 2,5 0,5 8,7

476_C Eiland 7 7,50 9,1 4,0 2,1 10,3
476_D Eiland 7 10,50 10,9 5,9 3,9 12,1
476_E Eiland 7 13,50 11,8 6,9 4,9 13,1
477_A Eiland 7 1,50 9,5 4,6 2,5 10,8
477_B Eiland 7 4,50 10,4 5,4 3,4 11,6

477_C Eiland 7 7,50 11,0 6,0 4,0 12,2
477_D Eiland 7 10,50 12,2 7,3 5,2 13,4
477_E Eiland 7 13,50 13,2 8,4 6,2 14,5
478_A Eiland 7 1,50 11,3 6,3 4,3 12,5
478_B Eiland 7 4,50 11,8 6,9 4,9 13,1

478_C Eiland 7 7,50 12,5 7,6 5,5 13,8
478_D Eiland 7 10,50 13,4 8,6 6,5 14,7
478_E Eiland 7 13,50 14,3 9,6 7,4 15,6
479_A Eiland 7 1,50 12,0 7,0 5,0 13,2
479_B Eiland 7 4,50 12,6 7,6 5,6 13,9

479_C Eiland 7 7,50 13,5 8,5 6,5 14,7
479_D Eiland 7 10,50 14,4 9,5 7,4 15,7
479_E Eiland 7 13,50 15,5 10,7 8,5 16,8
480_A Eiland 7 1,50 6,8 1,9 -0,2 8,1
480_B Eiland 7 4,50 7,4 2,4 0,4 8,6

480_C Eiland 7 7,50 8,4 3,4 1,4 9,7
480_D Eiland 7 10,50 9,7 4,8 2,7 11,0
480_E Eiland 7 13,50 10,6 5,8 3,7 11,9
481_A Eiland 7 1,50 8,7 3,9 1,7 10,0
481_B Eiland 7 4,50 9,3 4,4 2,3 10,5

481_C Eiland 7 7,50 10,4 5,5 3,4 11,7
481_D Eiland 7 10,50 12,2 7,2 5,2 13,4
481_E Eiland 7 13,50 13,5 8,7 6,5 14,8
482_A Eiland 7 1,50 7,9 3,1 1,0 9,2
482_B Eiland 7 4,50 8,8 3,8 1,8 10,1

482_C Eiland 7 7,50 10,1 5,0 3,1 11,3
482_D Eiland 7 10,50 12,1 7,1 5,1 13,3
482_E Eiland 7 13,50 13,4 8,6 6,5 14,7
483_A  Eiland 3 1,50 11,2 6,5 4,3 12,5
483_B  Eiland 3 4,50 12,2 7,4 5,3 13,5

483_C  Eiland 3 7,50 12,8 8,0 5,9 14,1
483_D  Eiland 3 10,50 13,4 8,6 6,5 14,7
483_E  Eiland 3 13,50 14,2 9,4 7,2 15,5
483_F  Eiland 3 16,50 15,2 10,6 8,3 16,5
484_A  Eiland 3 1,50 9,9 5,2 3,0 11,3

484_B  Eiland 3 4,50 10,6 5,8 3,7 11,9
484_C  Eiland 3 7,50 10,9 6,1 3,9 12,2
484_D  Eiland 3 10,50 11,2 6,3 4,2 12,5
484_E  Eiland 3 13,50 11,5 6,7 4,6 12,8
484_F  Eiland 3 16,50 11,9 7,1 5,0 13,2

485_A  Eiland 3 1,50 11,1 6,3 4,2 12,4
485_B  Eiland 3 4,50 12,0 7,1 5,0 13,3
485_C  Eiland 3 7,50 12,4 7,5 5,4 13,7
485_D  Eiland 3 10,50 12,8 7,9 5,8 14,1
485_E  Eiland 3 13,50 13,3 8,4 6,3 14,5

485_F  Eiland 3 16,50 13,8 9,0 6,9 15,1
486_A  Eiland 3 1,50 10,6 5,8 3,6 11,9
486_B  Eiland 3 4,50 11,4 6,6 4,5 12,7
486_C  Eiland 3 7,50 11,8 6,9 4,8 13,1
486_D  Eiland 3 10,50 12,2 7,3 5,2 13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

486_E  Eiland 3 13,50 12,7 7,8 5,7 13,9
486_F  Eiland 3 16,50 13,2 8,3 6,2 14,5
487_A  Eiland 3 1,50 11,4 6,8 4,5 12,8
487_B  Eiland 3 4,50 12,2 7,5 5,3 13,5
487_C  Eiland 3 7,50 12,7 8,0 5,8 14,0

487_D  Eiland 3 10,50 13,2 8,5 6,3 14,5
487_E  Eiland 3 13,50 13,8 9,1 6,9 15,2
487_F  Eiland 3 16,50 14,8 10,2 7,9 16,1
488_A  Eiland 3 1,50 10,8 6,0 3,8 12,1
488_B  Eiland 3 4,50 11,6 6,7 4,6 12,9

488_C  Eiland 3 7,50 11,9 7,0 4,9 13,2
488_D  Eiland 3 10,50 12,2 7,3 5,2 13,5
488_E  Eiland 3 13,50 12,5 7,6 5,5 13,8
488_F  Eiland 3 16,50 12,9 7,9 5,9 14,1
489_A  Eiland 3 1,50 10,7 5,9 3,8 12,0

489_B  Eiland 3 4,50 11,5 6,7 4,6 12,8
489_C  Eiland 3 7,50 11,9 6,9 4,9 13,1
489_D  Eiland 3 10,50 12,2 7,2 5,2 13,4
489_E  Eiland 3 13,50 12,4 7,5 5,5 13,7
489_F  Eiland 3 16,50 12,8 7,9 5,8 14,0

490_A  Eiland 3 1,50 11,1 6,4 4,2 12,4
490_B  Eiland 3 4,50 12,0 7,1 5,0 13,3
490_C  Eiland 3 7,50 12,3 7,4 5,4 13,6
490_D  Eiland 3 10,50 12,7 7,8 5,7 13,9
490_E  Eiland 3 13,50 13,0 8,1 6,1 14,3

490_F  Eiland 3 16,50 13,5 8,6 6,5 14,8
491_A  Eiland 3 1,50 11,9 7,2 5,0 13,2
491_B  Eiland 3 4,50 12,9 8,1 5,9 14,2
491_C  Eiland 3 7,50 13,6 8,8 6,6 14,9
491_D  Eiland 3 10,50 14,7 10,0 7,8 16,0

491_E  Eiland 3 13,50 17,4 13,1 10,6 18,8
491_F  Eiland 3 16,50 21,1 17,0 14,3 22,6
492_A  Eiland 3 1,50 10,3 5,6 3,4 11,7
492_B  Eiland 3 4,50 11,2 6,3 4,2 12,4
492_C  Eiland 3 7,50 11,5 6,6 4,5 12,8

492_D  Eiland 3 10,50 11,9 7,0 4,9 13,1
492_E  Eiland 3 13,50 12,3 7,4 5,3 13,5
492_F  Eiland 3 16,50 12,8 8,0 5,9 14,1
493_A  Eiland 3 1,50 11,2 6,5 4,3 12,5
493_B  Eiland 3 4,50 12,0 7,2 5,1 13,3

493_C  Eiland 3 7,50 12,3 7,4 5,3 13,6
493_D  Eiland 3 10,50 12,5 7,7 5,6 13,8
493_E  Eiland 3 13,50 12,8 7,9 5,8 14,1
493_F  Eiland 3 16,50 13,1 8,2 6,1 14,4
494_A  Eiland 3 1,50 10,7 6,0 3,8 12,1

494_B  Eiland 3 4,50 11,6 6,7 4,6 12,9
494_C  Eiland 3 7,50 11,9 7,1 5,0 13,2
494_D  Eiland 3 10,50 12,3 7,5 5,4 13,6
494_E  Eiland 3 13,50 12,8 8,0 5,8 14,1
494_F  Eiland 3 16,50 13,4 8,6 6,5 14,7

495_A  Eiland 3 1,50 10,8 6,1 3,9 12,1
495_B  Eiland 3 4,50 11,6 6,8 4,6 12,9
495_C  Eiland 3 7,50 11,8 7,0 4,9 13,1
495_D  Eiland 3 10,50 12,1 7,2 5,1 13,4
495_E  Eiland 3 13,50 12,3 7,5 5,4 13,6

495_F  Eiland 3 16,50 12,6 7,8 5,7 13,9
496_A  Eiland 3 1,50 10,1 5,3 3,1 11,4
496_B  Eiland 3 4,50 10,8 5,9 3,8 12,0
496_C  Eiland 3 7,50 11,6 6,7 4,6 12,9
496_D  Eiland 3 10,50 12,7 7,7 5,7 13,9

496_E  Eiland 3 13,50 14,2 9,3 7,2 15,5
496_F  Eiland 3 16,50 16,1 11,4 9,2 17,4
497_A  Eiland 3 1,50 10,6 6,3 3,8 12,0
497_B  Eiland 3 4,50 11,1 6,7 4,3 12,5
497_C  Eiland 3 7,50 11,4 6,9 4,6 12,8

497_D  Eiland 3 10,50 12,1 7,4 5,2 13,4
497_E  Eiland 3 13,50 13,9 9,2 7,0 15,2
497_F  Eiland 3 16,50 18,0 13,4 11,1 19,3
498_A  Eiland 3 1,50 10,3 5,5 3,4 11,6
498_B  Eiland 3 4,50 11,0 6,2 4,1 12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

498_C  Eiland 3 7,50 12,0 7,1 5,0 13,3
498_D  Eiland 3 10,50 13,3 8,4 6,3 14,5
498_E  Eiland 3 13,50 15,2 10,5 8,3 16,5
498_F  Eiland 3 16,50 18,1 13,5 11,2 19,4
499_A  Eiland 3 1,50 11,2 6,8 4,3 12,6

499_B  Eiland 3 4,50 11,9 7,4 5,0 13,2
499_C  Eiland 3 7,50 12,3 7,7 5,4 13,7
499_D  Eiland 3 10,50 13,2 8,5 6,3 14,5
499_E  Eiland 3 13,50 15,1 10,4 8,2 16,4
499_F  Eiland 3 16,50 18,0 13,4 11,1 19,3

500_A  Eiland 3 1,50 7,6 2,9 0,7 8,9
500_B  Eiland 3 4,50 8,1 3,2 1,1 9,4
500_C  Eiland 3 7,50 8,6 3,6 1,6 9,8
500_D  Eiland 3 10,50 8,8 3,9 1,9 10,1
500_E  Eiland 3 13,50 9,5 4,5 2,5 10,7

500_F  Eiland 3 16,50 9,6 4,6 2,6 10,8
501_A  Eiland 3 1,50 10,1 5,3 3,1 11,4
501_B  Eiland 3 4,50 10,9 6,0 3,9 12,2
501_C  Eiland 3 7,50 11,9 6,9 4,9 13,2
501_D  Eiland 3 10,50 13,0 8,0 6,0 14,2

501_E  Eiland 3 13,50 14,6 9,8 7,7 15,9
501_F  Eiland 3 16,50 16,8 12,1 9,9 18,1
502_A  Eiland 3 1,50 9,9 5,2 3,0 11,2
502_B  Eiland 3 4,50 10,6 5,8 3,7 11,9
502_C  Eiland 3 7,50 11,5 6,6 4,5 12,7

502_D  Eiland 3 10,50 12,5 7,6 5,5 13,8
502_E  Eiland 3 13,50 14,2 9,4 7,3 15,5
502_F  Eiland 3 16,50 16,6 12,0 9,7 17,9
503_A  Eiland 3 1,50 10,1 5,2 3,2 11,4
503_B  Eiland 3 4,50 10,9 6,0 4,0 12,2

503_C  Eiland 3 7,50 11,9 6,9 4,9 13,2
503_D  Eiland 3 10,50 13,1 8,1 6,1 14,4
503_E  Eiland 3 13,50 14,8 10,0 7,9 16,1
503_F  Eiland 3 16,50 17,3 12,6 10,4 18,6
504_A  Eiland 3 1,50 9,3 4,5 2,3 10,6

504_B  Eiland 3 4,50 9,9 5,1 3,0 11,2
504_C  Eiland 3 7,50 10,8 5,9 3,8 12,0
504_D  Eiland 3 10,50 11,8 6,9 4,8 13,0
504_E  Eiland 3 13,50 13,3 8,6 6,4 14,6
504_F  Eiland 3 16,50 15,2 10,6 8,3 16,5

505_A  Eiland 3 1,50 10,2 5,4 3,3 11,5
505_B  Eiland 3 4,50 11,0 6,1 4,1 12,3
505_C  Eiland 3 7,50 12,0 7,0 5,0 13,2
505_D  Eiland 3 10,50 13,0 8,1 6,0 14,3
505_E  Eiland 3 13,50 14,7 9,8 7,7 16,0

505_F  Eiland 3 16,50 17,0 12,3 10,1 18,3
506_A  Eiland 3 1,50 -- -- -- --
506_B  Eiland 3 4,50 -- -- -- --
506_C  Eiland 3 7,50 -- -- -- --
506_D  Eiland 3 10,50 -- -- -- --

506_E  Eiland 3 13,50 -- -- -- --
506_F  Eiland 3 16,50 -- -- -- --
507_A  Eiland 3 1,50 10,2 5,4 3,2 11,5
507_B  Eiland 3 4,50 10,8 6,0 3,9 12,1
507_C  Eiland 3 7,50 11,7 6,8 4,7 13,0

507_D  Eiland 3 10,50 12,6 7,7 5,6 13,9
507_E  Eiland 3 13,50 14,1 9,3 7,2 15,4
507_F  Eiland 3 16,50 16,0 11,4 9,1 17,4
508_A  Eiland 3 1,50 -- -- -- --
508_B  Eiland 3 4,50 -- -- -- --

508_C  Eiland 3 7,50 -- -- -- --
508_D  Eiland 3 10,50 -- -- -- --
508_E  Eiland 3 13,50 -- -- -- --
508_F  Eiland 3 16,50 -- -- -- --
509_A  Eiland 3 1,50 -- -- -- --

509_B  Eiland 3 4,50 -- -- -- --
509_C  Eiland 3 7,50 -- -- -- --
509_D  Eiland 3 10,50 -- -- -- --
509_E  Eiland 3 13,50 -- -- -- --
509_F  Eiland 3 16,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

510_A  Eiland 3 1,50 10,2 5,4 3,3 11,5
510_B  Eiland 3 4,50 11,0 6,1 4,1 12,3
510_C  Eiland 3 7,50 12,0 7,0 5,0 13,2
510_D  Eiland 3 10,50 12,9 8,0 6,0 14,2
510_E  Eiland 3 13,50 14,5 9,7 7,5 15,8

510_F  Eiland 3 16,50 16,8 12,1 9,9 18,1
511_A  Eiland 3 1,50 10,6 6,3 3,8 12,1
511_B  Eiland 3 4,50 11,3 6,8 4,4 12,6
511_C  Eiland 3 7,50 11,7 7,1 4,8 13,1
511_D  Eiland 3 10,50 12,5 7,7 5,5 13,8

511_E  Eiland 3 13,50 14,3 9,5 7,3 15,6
511_F  Eiland 3 16,50 17,8 13,2 10,9 19,1
512_A  Eiland 3 1,50 10,3 5,5 3,4 11,6
512_B  Eiland 3 4,50 11,1 6,2 4,1 12,4
512_C  Eiland 3 7,50 11,9 7,0 4,9 13,2

512_D  Eiland 3 10,50 13,0 8,1 6,0 14,2
512_E  Eiland 3 13,50 14,6 9,8 7,7 15,9
512_F  Eiland 3 16,50 16,7 12,1 9,8 18,0
513_A  Eiland 3 1,50 10,3 5,5 3,3 11,6
513_B  Eiland 3 4,50 11,1 6,2 4,1 12,3

513_C  Eiland 3 7,50 12,1 7,1 5,1 13,3
513_D  Eiland 3 10,50 13,3 8,4 6,3 14,5
513_E  Eiland 3 13,50 15,2 10,4 8,3 16,5
513_F  Eiland 3 16,50 17,7 13,1 10,8 19,1
514_A  Eiland 3 1,50 10,2 5,4 3,2 11,5

514_B  Eiland 3 4,50 10,8 6,0 3,9 12,1
514_C  Eiland 3 7,50 11,7 6,8 4,7 13,0
514_D  Eiland 3 10,50 12,7 7,8 5,8 14,0
514_E  Eiland 3 13,50 14,4 9,6 7,5 15,7
514_F  Eiland 3 16,50 16,5 11,9 9,6 17,9

515_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 6,1 1,3 -0,9 7,4
515_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 6,7 1,8 -0,3 7,9
515_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 7,9 2,9 0,9 9,2
516_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 6,1 1,4 -0,9 7,4
516_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 6,6 1,8 -0,4 7,8

516_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 7,6 2,6 0,6 8,8
517_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 -- -- -- --
517_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 -- -- -- --
517_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 -- -- -- --
518_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 7,7 2,8 0,7 9,0

518_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 8,9 3,9 1,9 10,1
518_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 9,8 4,8 2,8 11,0
519_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 8,3 3,6 1,4 9,6
519_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 9,6 4,7 2,6 10,9
519_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 9,5 4,6 2,5 10,8

520_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 5,5 0,7 -1,4 6,8
520_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 6,8 1,9 -0,1 8,1
520_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 8,2 3,1 1,2 9,4
521_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 5,6 0,8 -1,3 6,9
521_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 7,0 2,1 0,1 8,3

521_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 8,4 3,3 1,4 9,6
522_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 -- -- -- --
522_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 -- -- -- --
522_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 -- -- -- --
523_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 5,6 0,8 -1,4 6,9

523_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 6,5 1,6 -0,5 7,7
523_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 7,8 2,8 0,8 9,0
524_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 5,7 1,0 -1,2 7,0
524_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 6,7 1,8 -0,3 8,0
524_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 8,2 3,2 1,2 9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Overzicht berekeningsresultaten Haparandaweg

Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Cauberg-Huygen - vestiging Maastricht

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Westpoort juni 2013 - wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13] , Geomilieu V2.21
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Overzicht berekeningsresultaten Haparandaweg

Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Cauberg-Huygen - vestiging Maastricht

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Westpoort juni 2013 - wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13] , Geomilieu V2.21
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
001_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
001_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
001_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
001_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

001_F Blok 0 25,50 14,1 9,9 7,4 15,6
002_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
002_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
002_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
002_D Blok 0 13,50 -- -- -- --

002_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
002_F Blok 0 25,50 14,3 10,1 7,6 15,8
003_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
003_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
003_C Blok 0 7,50 -- -- -- --

003_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
003_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
003_F Blok 0 25,50 14,2 9,9 7,4 15,7
004_A Blok 0 1,50 14,4 10,2 7,7 15,9
004_B Blok 0 4,50 14,6 10,3 7,8 16,1

004_C Blok 0 7,50 14,6 10,2 7,8 16,0
004_D Blok 0 13,50 15,1 10,7 8,3 16,5
004_E Blok 0 19,50 15,8 11,4 9,0 17,2
004_F Blok 0 25,50 13,8 9,5 7,0 15,2
005_A Blok 0 1,50 20,5 16,4 13,8 22,0

005_B Blok 0 4,50 21,6 17,6 14,9 23,1
005_C Blok 0 7,50 21,9 17,8 15,1 23,4
005_D Blok 0 13,50 21,9 17,8 15,2 23,4
005_E Blok 0 19,50 21,8 17,7 15,1 23,3
005_F Blok 0 25,50 22,0 17,7 15,2 23,5

006_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
006_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
006_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
006_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
006_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

006_F Blok 0 25,50 13,9 9,6 7,1 15,3
007_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
007_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
007_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
007_D Blok 0 13,50 -- -- -- --

007_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
007_F Blok 0 25,50 13,9 9,6 7,2 15,4
008_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
008_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
008_C Blok 0 7,50 -- -- -- --

008_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
008_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
008_F Blok 0 25,50 14,3 10,0 7,5 15,7
009_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
009_B Blok 0 4,50 -- -- -- --

009_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
009_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
009_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
009_F Blok 0 25,50 14,3 10,0 7,5 15,8
010_A Blok 0 1,50 -- -- -- --

010_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
010_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
010_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
010_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
010_F Blok 0 25,50 14,2 9,9 7,4 15,6

011_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
011_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
011_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
011_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
011_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

011_F Blok 0 25,50 13,9 9,6 7,1 15,4
012_A Blok 0 1,50 54,0 49,9 47,3 55,5
012_B Blok 0 4,50 54,4 50,4 47,7 56,0
012_C Blok 0 7,50 54,4 50,3 47,7 55,9
012_D Blok 0 13,50 54,0 49,9 47,2 55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:07:42Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

012_E Blok 0 19,50 53,3 49,3 46,6 54,8
012_F Blok 0 25,50 52,8 48,7 46,0 54,3
013_A Kopblok 1,50 46,2 42,2 39,5 47,8
013_B Kopblok 4,50 47,9 43,9 41,2 49,4
013_C Kopblok 7,50 48,3 44,3 41,6 49,8

013_D Kopblok 13,50 48,4 44,4 41,7 49,9
013_E Kopblok 19,50 48,3 44,3 41,6 49,8
013_F Kopblok 25,50 47,8 43,8 41,1 49,3
014_A Kopblok 1,50 48,5 44,5 41,8 50,1
014_B Kopblok 4,50 49,8 45,8 43,1 51,3

014_C Kopblok 7,50 50,0 46,0 43,3 51,6
014_D Kopblok 13,50 50,0 45,9 43,3 51,5
014_E Kopblok 19,50 49,7 45,7 43,0 51,2
014_F Kopblok 25,50 49,1 45,0 42,4 50,6
015_A Kopblok 1,50 51,5 47,5 44,8 53,0

015_B Kopblok 4,50 52,2 48,2 45,5 53,8
015_C Kopblok 7,50 52,3 48,3 45,6 53,8
015_D Kopblok 13,50 51,9 47,8 45,2 53,4
015_E Kopblok 19,50 51,3 47,2 44,5 52,8
015_F Kopblok 25,50 50,8 46,8 44,1 52,3

016_A Blok 0 1,50 54,0 50,0 47,3 55,5
016_B Blok 0 4,50 54,5 50,5 47,8 56,0
016_C Blok 0 7,50 54,5 50,4 47,7 56,0
016_D Blok 0 13,50 54,1 50,0 47,3 55,6
016_E Blok 0 19,50 53,4 49,4 46,7 54,9

016_F Blok 0 25,50 52,9 48,8 46,2 54,4
017_A Blok 0 1,50 53,9 49,9 47,2 55,4
017_B Blok 0 4,50 54,4 50,3 47,7 55,9
017_C Blok 0 7,50 54,4 50,3 47,6 55,9
017_D Blok 0 13,50 53,9 49,8 47,2 55,4

017_E Blok 0 19,50 53,3 49,3 46,6 54,8
017_F Blok 0 25,50 52,8 48,7 46,1 54,3
018_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
018_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
018_C Kopblok 7,50 -- -- -- --

018_D Kopblok 13,50 -- -- -- --
018_E Kopblok 19,50 -- -- -- --
018_F Kopblok 25,50 13,5 9,2 6,7 14,9
019_A Kopblok 1,50 21,6 17,5 14,8 23,1
019_B Kopblok 4,50 22,5 18,5 15,8 24,0

019_C Kopblok 7,50 22,7 18,7 16,0 24,2
019_D Kopblok 13,50 22,7 18,6 15,9 24,2
019_E Kopblok 19,50 22,9 18,7 16,2 24,4
019_F Kopblok 25,50 23,3 18,9 16,5 24,7
020_A Kopblok 1,50 -- -- -- --

020_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
020_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
020_D Kopblok 13,50 -- -- -- --
020_E Kopblok 19,50 -- -- -- --
020_F Kopblok 25,50 13,1 8,7 6,3 14,5

021_A Kopblok 1,50 44,5 40,6 37,8 46,1
021_B Kopblok 4,50 46,2 42,2 39,5 47,7
021_C Kopblok 7,50 46,8 42,8 40,1 48,3
021_D Kopblok 13,50 47,0 43,0 40,3 48,5
021_E Kopblok 19,50 47,0 43,0 40,3 48,5

021_F Kopblok 25,50 46,9 42,8 40,1 48,4
022_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
022_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
022_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
022_D Kopblok 13,50 -- -- -- --

022_E Kopblok 19,50 -- -- -- --
022_F Kopblok 25,50 13,1 8,8 6,3 14,6
023_A Cluster 1,50 -- -- -- --
023_B Cluster 4,50 -- -- -- --
023_C Cluster 7,50 -- -- -- --

023_D Cluster 13,50 -- -- -- --
023_E Cluster 19,50 -- -- -- --
023_F Cluster 25,50 15,5 11,2 8,7 17,0
024_A Cluster 1,50 -- -- -- --
024_B Cluster 4,50 -- -- -- --
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

024_C Cluster 7,50 -- -- -- --
024_D Cluster 13,50 -- -- -- --
024_E Cluster 19,50 -- -- -- --
024_F Cluster 25,50 15,8 11,6 9,1 17,3
025_A Cluster 1,50 -- -- -- --

025_B Cluster 4,50 -- -- -- --
025_C Cluster 7,50 -- -- -- --
025_D Cluster 13,50 -- -- -- --
025_E Cluster 19,50 -- -- -- --
025_F Cluster 25,50 15,7 11,5 8,9 17,1

026_A Cluster 1,50 21,6 17,5 14,9 23,1
026_B Cluster 4,50 22,7 18,6 15,9 24,2
026_C Cluster 7,50 23,0 18,9 16,3 24,5
026_D Cluster 13,50 23,4 19,3 16,7 24,9
026_E Cluster 19,50 23,6 19,4 16,9 25,1

026_F Cluster 25,50 24,6 20,1 17,7 26,0
027_A Cluster 1,50 -- -- -- --
027_B Cluster 4,50 -- -- -- --
027_C Cluster 7,50 -- -- -- --
027_D Cluster 13,50 -- -- -- --

027_E Cluster 19,50 -- -- -- --
027_F Cluster 25,50 15,6 11,4 8,8 17,1
028_A Cluster 1,50 -- -- -- --
028_B Cluster 4,50 -- -- -- --
028_C Cluster 7,50 -- -- -- --

028_D Cluster 13,50 -- -- -- --
028_E Cluster 19,50 -- -- -- --
028_F Cluster 25,50 15,7 11,3 8,9 17,1
029_A Cluster 1,50 -- -- -- --
029_B Cluster 4,50 -- -- -- --

029_C Cluster 7,50 -- -- -- --
029_D Cluster 13,50 -- -- -- --
029_E Cluster 19,50 -- -- -- --
029_F Cluster 25,50 15,1 10,6 8,3 16,5
030_A Cluster 1,50 -- -- -- --

030_B Cluster 4,50 -- -- -- --
030_C Cluster 7,50 -- -- -- --
030_D Cluster 13,50 -- -- -- --
030_E Cluster 19,50 -- -- -- --
030_F Cluster 25,50 21,8 17,0 14,9 23,1

031_A Cluster 1,50 -- -- -- --
031_B Cluster 4,50 -- -- -- --
031_C Cluster 7,50 -- -- -- --
031_D Cluster 13,50 -- -- -- --
031_E Cluster 19,50 -- -- -- --

031_F Cluster 25,50 16,4 12,2 9,7 17,9
032_A Cluster 1,50 -- -- -- --
032_B Cluster 4,50 -- -- -- --
032_C Cluster 7,50 -- -- -- --
032_D Cluster 13,50 -- -- -- --

032_E Cluster 19,50 -- -- -- --
032_F Cluster 25,50 15,7 11,4 8,9 17,1
033_A Cluster 1,50 -- -- -- --
033_B Cluster 4,50 -- -- -- --
033_C Cluster 7,50 -- -- -- --

033_D Cluster 13,50 -- -- -- --
033_E Cluster 19,50 -- -- -- --
033_F Cluster 25,50 15,7 11,2 8,8 17,1
034_A Knik 1,50 14,5 10,4 7,8 16,0
034_B Knik 4,50 14,7 10,5 7,9 16,2

034_C Knik 7,50 14,7 10,4 7,9 16,1
034_D Knik 13,50 15,1 10,9 8,4 16,6
034_E Knik 19,50 15,9 11,5 9,1 17,3
034_F Knik 25,50 13,7 9,4 6,9 15,1
035_A Knik 1,50 21,8 17,7 15,0 23,3

035_B Knik 4,50 22,7 18,7 16,0 24,2
035_C Knik 7,50 22,9 18,8 16,2 24,4
035_D Knik 13,50 22,8 18,7 16,1 24,3
035_E Knik 19,50 22,9 18,7 16,2 24,4
035_F Knik 25,50 23,1 18,8 16,3 24,6
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

036_A Blok 0 1,50 20,9 16,8 14,1 22,4
036_B Blok 0 4,50 21,8 17,7 15,1 23,3
036_C Blok 0 7,50 22,0 17,9 15,2 23,5
036_D Blok 0 13,50 22,1 18,0 15,4 23,6
036_E Blok 0 19,50 22,3 18,1 15,5 23,7

036_F Blok 0 25,50 23,1 18,6 16,2 24,5
037_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
037_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
037_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
037_D Blok 0 13,50 -- -- -- --

037_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
037_F Blok 0 25,50 14,0 9,7 7,2 15,4
038_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
038_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
038_C Blok 0 7,50 -- -- -- --

038_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
038_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
038_F Blok 0 25,50 13,7 9,4 6,9 15,1
039_A Knik 1,50 -- -- -- --
039_B Knik 4,50 -- -- -- --

039_C Knik 7,50 -- -- -- --
039_D Knik 13,50 -- -- -- --
039_E Knik 19,50 -- -- -- --
039_F Knik 25,50 13,4 9,1 6,6 14,9
040_A Knik 1,50 20,9 16,9 14,2 22,5

040_B Knik 4,50 22,1 18,0 15,3 23,6
040_C Knik 7,50 22,4 18,3 15,7 23,9
040_D Knik 13,50 22,7 18,6 15,9 24,2
040_E Knik 19,50 22,6 18,4 15,9 24,1
040_F Knik 25,50 22,9 18,6 16,1 24,4

041_A Knik 1,50 13,9 9,8 7,2 15,4
041_B Knik 4,50 14,0 9,8 7,3 15,5
041_C Knik 7,50 14,1 9,9 7,4 15,6
041_D Knik 13,50 14,8 10,5 8,0 16,2
041_E Knik 19,50 15,4 11,2 8,6 16,9

041_F Knik 25,50 15,6 11,3 8,8 17,0
042_A Knik 1,50 -- -- -- --
042_B Knik 4,50 -- -- -- --
042_C Knik 7,50 -- -- -- --
042_D Knik 13,50 -- -- -- --

042_E Knik 19,50 -- -- -- --
042_F Knik 25,50 14,7 10,4 7,9 16,1
043_A Knik 1,50 -- -- -- --
043_B Knik 4,50 -- -- -- --
043_C Knik 7,50 -- -- -- --

043_D Knik 13,50 -- -- -- --
043_E Knik 19,50 -- -- -- --
043_F Knik 25,50 14,7 10,4 7,9 16,1
044_A Knik 1,50 -- -- -- --
044_B Knik 4,50 -- -- -- --

044_C Knik 7,50 -- -- -- --
044_D Knik 13,50 -- -- -- --
044_E Knik 19,50 -- -- -- --
044_F Knik 25,50 13,5 9,3 6,8 15,0
045_A Cluster 1,50 53,4 49,4 46,7 54,9

045_B Cluster 4,50 53,9 49,8 47,1 55,4
045_C Cluster 7,50 53,8 49,8 47,1 55,3
045_D Cluster 13,50 53,5 49,4 46,7 55,0
045_E Cluster 19,50 52,8 48,8 46,1 54,3
045_F Cluster 25,50 52,2 48,1 45,4 53,7

046_A Cluster 1,50 49,3 45,2 42,6 50,8
046_B Cluster 4,50 50,6 46,4 43,9 52,1
046_C Cluster 7,50 50,8 46,6 44,1 52,3
046_D Cluster 13,50 50,7 46,5 43,9 52,1
046_E Cluster 19,50 50,4 46,2 43,6 51,8

046_F Cluster 25,50 49,9 45,7 43,1 51,4
047_A Cluster 1,50 52,7 48,7 46,0 54,2
047_B Cluster 4,50 53,3 49,2 46,5 54,8
047_C Cluster 7,50 53,3 49,2 46,5 54,8
047_D Cluster 13,50 53,0 48,9 46,3 54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:07:42Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

047_E Cluster 19,50 52,4 48,4 45,7 53,9
047_F Cluster 25,50 51,8 47,7 45,0 53,3
048_A Cluster 1,50 49,8 45,7 43,0 51,3
048_B Cluster 4,50 50,9 46,8 44,2 52,4
048_C Cluster 7,50 51,1 47,0 44,3 52,6

048_D Cluster 13,50 51,0 46,9 44,3 52,5
048_E Cluster 19,50 50,6 46,5 43,9 52,1
048_F Cluster 25,50 50,1 46,0 43,4 51,6
049_A Knik 1,50 54,2 50,2 47,5 55,8
049_B Knik 4,50 54,6 50,6 47,9 56,1

049_C Knik 7,50 54,5 50,5 47,8 56,0
049_D Knik 13,50 54,1 50,0 47,3 55,6
049_E Knik 19,50 53,3 49,2 46,6 54,8
049_F Knik 25,50 52,7 48,7 46,0 54,2
050_A Cluster 1,50 48,5 44,2 41,7 50,0

050_B Cluster 4,50 50,0 45,7 43,2 51,4
050_C Cluster 7,50 50,2 45,9 43,4 51,6
050_D Cluster 13,50 50,1 45,8 43,4 51,6
050_E Cluster 19,50 49,9 45,6 43,1 51,3
050_F Cluster 25,50 49,5 45,1 42,7 50,9

051_A Knik 1,50 54,0 50,0 47,3 55,6
051_B Knik 4,50 54,4 50,4 47,7 55,9
051_C Knik 7,50 54,3 50,3 47,6 55,9
051_D Knik 13,50 53,9 49,8 47,2 55,4
051_E Knik 19,50 53,1 49,1 46,4 54,6

051_F Knik 25,50 52,5 48,4 45,8 54,0
052_A Cluster 1,50 48,8 44,6 42,1 50,3
052_B Cluster 4,50 50,2 46,0 43,5 51,7
052_C Cluster 7,50 50,4 46,2 43,7 51,9
052_D Cluster 13,50 50,4 46,1 43,6 51,8

052_E Cluster 19,50 50,1 45,9 43,3 51,6
052_F Cluster 25,50 49,7 45,4 42,9 51,1
053_A Cluster 1,50 36,5 32,3 29,8 38,0
053_B Cluster 4,50 38,1 33,8 31,3 39,6
053_C Cluster 7,50 39,3 35,0 32,5 40,7

053_D Cluster 13,50 39,3 35,0 32,5 40,7
053_E Cluster 19,50 39,3 34,9 32,5 40,7
053_F Cluster 25,50 39,1 34,8 32,3 40,5
054_A Cluster 1,50 41,1 36,7 34,3 42,5
054_B Cluster 4,50 43,2 38,8 36,4 44,6

054_C Cluster 7,50 43,3 38,9 36,5 44,7
054_D Cluster 13,50 43,3 38,8 36,4 44,7
054_E Cluster 19,50 43,1 38,7 36,3 44,5
054_F Cluster 25,50 42,9 38,4 36,0 44,3
055_A Cluster 1,50 17,9 13,7 11,2 19,4

055_B Cluster 4,50 18,4 14,0 11,6 19,8
055_C Cluster 7,50 18,5 14,1 11,7 19,9
055_D Cluster 13,50 18,7 14,3 11,9 20,1
055_E Cluster 19,50 19,3 14,9 12,5 20,7
055_F Cluster 25,50 13,9 9,1 7,0 15,2

056_A Cluster 1,50 38,6 34,3 31,8 40,0
056_B Cluster 4,50 40,4 36,1 33,6 41,9
056_C Cluster 7,50 41,2 36,8 34,3 42,6
056_D Cluster 13,50 41,1 36,7 34,3 42,5
056_E Cluster 19,50 41,0 36,7 34,2 42,5

056_F Cluster 25,50 40,9 36,5 34,1 42,3
057_A Cluster 1,50 52,0 48,0 45,3 53,5
057_B Cluster 4,50 52,7 48,6 46,0 54,2
057_C Cluster 7,50 52,7 48,7 46,0 54,2
057_D Cluster 13,50 52,5 48,5 45,8 54,0

057_E Cluster 19,50 52,0 47,9 45,3 53,5
057_F Cluster 25,50 51,4 47,3 44,7 52,9
058_A Cluster 1,50 50,3 46,3 43,6 51,8
058_B Cluster 4,50 51,3 47,2 44,6 52,8
058_C Cluster 7,50 51,4 47,4 44,7 52,9

058_D Cluster 13,50 51,4 47,3 44,6 52,9
058_E Cluster 19,50 50,9 46,9 44,2 52,5
058_F Cluster 25,50 50,4 46,3 43,7 51,9
059_A Cluster 1,50 51,4 47,4 44,7 53,0
059_B Cluster 4,50 52,2 48,1 45,5 53,7
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

059_C Cluster 7,50 52,3 48,2 45,6 53,8
059_D Cluster 13,50 52,1 48,0 45,3 53,6
059_E Cluster 19,50 51,6 47,6 44,9 53,1
059_F Cluster 25,50 51,0 47,0 44,3 52,6
060_A Cluster 1,50 50,8 46,8 44,1 52,3

060_B Cluster 4,50 51,7 47,7 45,0 53,2
060_C Cluster 7,50 51,8 47,8 45,1 53,3
060_D Cluster 13,50 51,7 47,6 45,0 53,2
060_E Cluster 19,50 51,3 47,2 44,5 52,8
060_F Cluster 25,50 50,7 46,6 44,0 52,2

061_A Blok 0 1,50 53,5 49,4 46,8 55,0
061_B Blok 0 4,50 53,9 49,9 47,2 55,4
061_C Blok 0 7,50 53,8 49,8 47,1 55,3
061_D Blok 0 13,50 53,4 49,3 46,7 54,9
061_E Blok 0 19,50 52,8 48,7 46,0 54,3

061_F Blok 0 25,50 52,2 48,2 45,5 53,7
062_A Blok 0 1,50 54,0 50,0 47,3 55,5
062_B Blok 0 4,50 54,5 50,5 47,8 56,0
062_C Blok 0 7,50 54,5 50,4 47,7 56,0
062_D Blok 0 13,50 54,0 49,9 47,3 55,5

062_E Blok 0 19,50 53,5 49,4 46,8 55,0
062_F Blok 0 25,50 53,0 48,9 46,3 54,5
063_A Blok 0 1,50 53,5 49,5 46,8 55,0
063_B Blok 0 4,50 53,9 49,9 47,2 55,4
063_C Blok 0 7,50 53,9 49,8 47,1 55,4

063_D Blok 0 13,50 53,4 49,3 46,7 54,9
063_E Blok 0 19,50 52,8 48,7 46,1 54,3
063_F Blok 0 25,50 52,3 48,2 45,5 53,8
064_A Blok 0 1,50 53,8 49,8 47,1 55,4
064_B Blok 0 4,50 54,4 50,3 47,7 55,9

064_C Blok 0 7,50 54,3 50,2 47,6 55,8
064_D Blok 0 13,50 53,9 49,8 47,1 55,4
064_E Blok 0 19,50 53,3 49,3 46,6 54,8
064_F Blok 0 25,50 52,8 48,8 46,1 54,3
065_A Blok 0 1,50 53,2 49,2 46,5 54,7

065_B Blok 0 4,50 53,7 49,7 47,0 55,2
065_C Blok 0 7,50 53,7 49,6 47,0 55,2
065_D Blok 0 13,50 53,1 49,0 46,3 54,6
065_E Blok 0 19,50 52,5 48,4 45,8 54,0
065_F Blok 0 25,50 52,0 47,9 45,2 53,5

066_A Blok 0 1,50 54,1 50,0 47,3 55,6
066_B Blok 0 4,50 54,6 50,6 47,9 56,1
066_C Blok 0 7,50 54,6 50,5 47,8 56,1
066_D Blok 0 13,50 54,1 50,1 47,4 55,6
066_E Blok 0 19,50 53,6 49,5 46,8 55,1

066_F Blok 0 25,50 53,0 49,0 46,3 54,5
067_A Blok 0 1,50 53,5 49,4 46,7 55,0
067_B Blok 0 4,50 53,9 49,9 47,2 55,4
067_C Blok 0 7,50 53,8 49,8 47,1 55,4
067_D Blok 0 13,50 53,3 49,2 46,6 54,8

067_E Blok 0 19,50 52,7 48,6 45,9 54,2
067_F Blok 0 25,50 52,1 48,1 45,4 53,6
068_A Blok 0 1,50 54,0 50,0 47,3 55,6
068_B Blok 0 4,50 54,6 50,6 47,9 56,1
068_C Blok 0 7,50 54,5 50,5 47,8 56,0

068_D Blok 0 13,50 54,1 50,1 47,4 55,6
068_E Blok 0 19,50 53,6 49,5 46,9 55,1
068_F Blok 0 25,50 53,1 49,0 46,3 54,6
069_A Knik 1,50 53,9 49,9 47,2 55,4
069_B Knik 4,50 54,5 50,4 47,7 56,0

069_C Knik 7,50 54,5 50,4 47,7 56,0
069_D Knik 13,50 54,0 49,9 47,2 55,5
069_E Knik 19,50 53,4 49,3 46,7 54,9
069_F Knik 25,50 52,9 48,8 46,2 54,4
070_A Cluster 1,50 47,8 43,4 41,0 49,3

070_B Cluster 4,50 49,5 45,0 42,7 50,9
070_C Cluster 7,50 49,7 45,2 42,8 51,1
070_D Cluster 13,50 49,7 45,2 42,8 51,1
070_E Cluster 19,50 49,5 45,0 42,7 50,9
070_F Cluster 25,50 49,1 44,6 42,3 50,5
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LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
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071_A Knik 1,50 54,2 50,2 47,5 55,7
071_B Knik 4,50 54,6 50,6 47,9 56,2
071_C Knik 7,50 54,6 50,5 47,8 56,1
071_D Knik 13,50 54,1 50,0 47,4 55,6
071_E Knik 19,50 53,4 49,3 46,7 54,9

071_F Knik 25,50 52,9 48,8 46,2 54,4
072_A Cluster 1,50 48,1 43,8 41,3 49,5
072_B Cluster 4,50 49,7 45,3 42,9 51,1
072_C Cluster 7,50 49,9 45,5 43,1 51,3
072_D Cluster 13,50 49,9 45,5 43,1 51,3

072_E Cluster 19,50 49,6 45,2 42,8 51,1
072_F Cluster 25,50 49,3 44,8 42,4 50,7
073_A Blok 0 1,50 53,6 49,5 46,8 55,1
073_B Blok 0 4,50 54,0 49,9 47,3 55,5
073_C Blok 0 7,50 53,9 49,9 47,2 55,4

073_D Blok 0 13,50 53,5 49,4 46,7 55,0
073_E Blok 0 19,50 52,9 48,8 46,2 54,4
073_F Blok 0 25,50 52,4 48,3 45,7 53,9
074_A Blok 0 1,50 53,7 49,7 47,0 55,2
074_B Blok 0 4,50 54,2 50,1 47,4 55,7

074_C Blok 0 7,50 54,1 50,0 47,4 55,6
074_D Blok 0 13,50 53,6 49,6 46,9 55,1
074_E Blok 0 19,50 53,1 49,0 46,4 54,6
074_F Blok 0 25,50 52,6 48,5 45,8 54,1
075_A Knik 1,50 52,8 48,8 46,1 54,3

075_B Knik 4,50 53,5 49,4 46,8 55,0
075_C Knik 7,50 53,5 49,4 46,8 55,0
075_D Knik 13,50 53,2 49,1 46,5 54,7
075_E Knik 19,50 52,8 48,7 46,1 54,3
075_F Knik 25,50 52,4 48,3 45,7 53,9

076_A Knik 1,50 53,2 49,2 46,5 54,7
076_B Knik 4,50 53,8 49,8 47,1 55,3
076_C Knik 7,50 53,8 49,8 47,1 55,3
076_D Knik 13,50 53,5 49,4 46,8 55,0
076_E Knik 19,50 53,1 49,0 46,4 54,6

076_F Knik 25,50 52,6 48,5 45,9 54,1
077_A Kopblok 1,50 4,7 -0,3 -2,3 5,9
077_B Kopblok 4,50 5,4 0,4 -1,6 6,7
077_C Kopblok 7,50 5,8 0,7 -1,2 7,0
077_D Kopblok 16,50 5,1 0,2 -1,9 6,4

077_E Kopblok 25,50 -- -- -- --
077_F Kopblok 34,50 -- -- -- --
078_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
078_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
078_C Kopblok 7,50 -- -- -- --

078_D Kopblok 16,50 -- -- -- --
078_E Kopblok 25,50 12,2 7,8 5,4 13,6
078_F Kopblok 34,50 -2,0 -6,5 -8,9 -0,6
079_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
079_B Kopblok 4,50 -- -- -- --

079_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
079_D Kopblok 16,50 -- -- -- --
079_E Kopblok 25,50 -- -- -- --
079_F Kopblok 34,50 39,4 35,4 32,7 40,9
080_A Kopblok 1,50 42,8 38,8 36,1 44,3

080_B Kopblok 4,50 44,2 40,1 37,4 45,7
080_C Kopblok 7,50 45,1 41,0 38,4 46,6
080_D Kopblok 16,50 45,5 41,4 38,8 47,0
080_E Kopblok 25,50 45,5 41,4 38,7 47,0
080_F Kopblok 34,50 45,3 41,2 38,5 46,8

081_A Cluster 1,50 15,5 11,2 8,7 16,9
081_B Cluster 4,50 16,2 11,8 9,4 17,6
081_C Cluster 7,50 16,6 12,3 9,8 18,1
081_D Cluster 13,50 17,6 13,2 10,8 19,0
081_E Cluster 19,50 18,3 13,9 11,5 19,7

082_A Cluster 1,50 15,7 11,6 8,9 17,2
082_B Cluster 4,50 16,5 12,3 9,7 18,0
082_C Cluster 7,50 17,0 12,8 10,2 18,5
082_D Cluster 13,50 17,9 13,6 11,1 19,3
082_E Cluster 19,50 18,5 14,3 11,7 20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

083_A Cluster 1,50 15,4 11,1 8,6 16,8
083_B Cluster 4,50 16,1 11,7 9,3 17,5
083_C Cluster 7,50 16,6 12,2 9,8 18,0
083_D Cluster 13,50 17,5 13,0 10,6 18,9
083_E Cluster 19,50 17,6 13,1 10,7 19,0

084_A Cluster 1,50 15,8 11,6 9,0 17,2
084_B Cluster 4,50 16,5 12,3 9,7 18,0
084_C Cluster 7,50 17,0 12,8 10,2 18,4
084_D Cluster 13,50 18,0 13,7 11,2 19,4
084_E Cluster 19,50 19,2 15,0 12,4 20,7

085_A Cluster 1,50 15,6 11,5 8,8 17,1
085_B Cluster 4,50 16,3 12,1 9,6 17,8
085_C Cluster 7,50 16,8 12,6 10,0 18,3
085_D Cluster 13,50 17,8 13,5 11,0 19,2
085_E Cluster 19,50 19,6 15,5 12,9 21,1

086_A Cluster 1,50 20,1 16,0 13,3 21,6
086_B Cluster 4,50 21,2 17,0 14,4 22,7
086_C Cluster 7,50 21,7 17,6 15,0 23,2
086_D Cluster 13,50 22,3 18,0 15,5 23,7
086_E Cluster 19,50 22,7 18,4 16,0 24,2

087_A Cluster 1,50 15,5 11,4 8,8 17,0
087_B Cluster 4,50 16,3 12,1 9,5 17,7
087_C Cluster 7,50 16,8 12,5 10,0 18,2
087_D Cluster 13,50 17,7 13,5 11,0 19,2
087_E Cluster 19,50 19,9 15,8 13,2 21,4

088_A Cluster 1,50 16,3 12,1 9,5 17,8
088_B Cluster 4,50 17,0 12,8 10,2 18,5
088_C Cluster 7,50 17,5 13,2 10,7 18,9
088_D Cluster 13,50 18,4 14,1 11,6 19,9
088_E Cluster 19,50 19,1 14,8 12,3 20,5

089_A Cluster 1,50 15,6 11,4 8,8 17,0
089_B Cluster 4,50 16,3 12,0 9,5 17,7
089_C Cluster 7,50 16,8 12,5 10,0 18,2
089_D Cluster 13,50 17,7 13,4 10,9 19,2
089_E Cluster 19,50 19,9 15,7 13,2 21,4

090_A Cluster 1,50 16,0 11,9 9,3 17,5
090_B Cluster 4,50 16,8 12,5 10,0 18,2
090_C Cluster 7,50 17,3 13,0 10,5 18,7
090_D Cluster 13,50 18,2 14,0 11,5 19,7
090_E Cluster 19,50 19,7 15,5 13,0 21,2

091_A Knik 1,50 12,9 8,8 6,1 14,4
091_B Knik 4,50 13,2 9,0 6,4 14,7
091_C Knik 7,50 13,2 8,9 6,4 14,6
091_D Knik 13,50 13,7 9,4 6,9 15,1
091_E Knik 19,50 14,2 9,9 7,4 15,6

092_A Knik 1,50 15,1 10,9 8,3 16,6
092_B Knik 4,50 15,3 11,1 8,6 16,8
092_C Knik 7,50 15,5 11,2 8,7 16,9
092_D Knik 13,50 16,2 12,0 9,5 17,7
092_E Knik 19,50 16,6 12,3 9,8 18,0

093_A Knik 1,50 13,2 9,0 6,4 14,7
093_B Knik 4,50 13,4 9,2 6,6 14,9
093_C Knik 7,50 13,5 9,2 6,7 14,9
093_D Knik 13,50 14,0 9,7 7,2 15,5
093_E Knik 19,50 14,5 10,2 7,7 16,0

094_A Knik 1,50 13,9 9,7 7,1 15,4
094_B Knik 4,50 14,1 9,9 7,3 15,6
094_C Knik 7,50 14,2 10,0 7,4 15,7
094_D Knik 13,50 14,9 10,7 8,1 16,4
094_E Knik 19,50 15,4 11,2 8,6 16,9

095_A Knik 1,50 20,1 16,1 13,4 21,6
095_B Knik 4,50 21,3 17,2 14,6 22,8
095_C Knik 7,50 21,6 17,5 14,9 23,1
095_D Knik 13,50 21,8 17,6 15,0 23,2
095_E Knik 19,50 21,7 17,5 14,9 23,2

096_A Knik 1,50 19,7 15,6 13,0 21,2
096_B Knik 4,50 20,8 16,7 14,0 22,3
096_C Knik 7,50 21,4 17,3 14,7 22,9
096_D Knik 13,50 22,0 17,8 15,2 23,4
096_E Knik 19,50 22,2 17,9 15,4 23,6
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

097_A Knik 1,50 15,2 11,0 8,4 16,6
097_B Knik 4,50 15,4 11,2 8,7 16,9
097_C Knik 7,50 15,5 11,3 8,7 17,0
097_D Knik 13,50 16,2 11,9 9,4 17,6
097_E Knik 19,50 16,5 12,2 9,7 18,0

098_A Knik 1,50 15,1 11,0 8,4 16,6
098_B Knik 4,50 15,4 11,2 8,6 16,9
098_C Knik 7,50 15,6 11,3 8,8 17,0
098_D Knik 13,50 16,3 12,1 9,5 17,8
098_E Knik 19,50 16,6 12,4 9,9 18,1

099_A Blok 0 1,50 15,7 11,6 9,0 17,2
099_B Blok 0 4,50 15,8 11,5 9,0 17,3
099_C Blok 0 7,50 15,8 11,5 9,0 17,2
099_D Blok 0 13,50 16,4 12,0 9,6 17,8
099_E Blok 0 19,50 16,9 12,6 10,1 18,3

100_A Blok 0 1,50 15,7 11,5 8,9 17,1
100_B Blok 0 4,50 15,7 11,4 8,9 17,2
100_C Blok 0 7,50 15,7 11,4 8,9 17,1
100_D Blok 0 13,50 16,3 11,9 9,5 17,7
100_E Blok 0 19,50 16,8 12,5 10,0 18,3

101_A Blok 0 1,50 15,7 11,5 8,9 17,1
101_B Blok 0 4,50 15,7 11,4 9,0 17,2
101_C Blok 0 7,50 15,7 11,4 8,9 17,2
101_D Blok 0 13,50 16,3 12,0 9,5 17,7
101_E Blok 0 19,50 16,9 12,5 10,1 18,3

102_A Blok 0 1,50 19,4 15,3 12,6 20,9
102_B Blok 0 4,50 20,6 16,5 13,9 22,1
102_C Blok 0 7,50 21,0 16,9 14,3 22,5
102_D Blok 0 13,50 21,4 17,2 14,7 22,9
102_E Blok 0 19,50 21,6 17,3 14,8 23,1

103_A Blok 0 1,50 15,5 11,3 8,7 17,0
103_B Blok 0 4,50 15,5 11,3 8,8 17,0
103_C Blok 0 7,50 15,5 11,2 8,7 17,0
103_D Blok 0 13,50 16,1 11,8 9,3 17,6
103_E Blok 0 19,50 16,6 12,3 9,9 18,1

104_A Blok 0 1,50 15,4 11,2 8,6 16,9
104_B Blok 0 4,50 15,5 11,2 8,7 16,9
104_C Blok 0 7,50 15,5 11,1 8,7 16,9
104_D Blok 0 13,50 16,0 11,6 9,2 17,4
104_E Blok 0 19,50 16,5 12,1 9,7 17,9

105_A Blok 0 1,50 15,3 11,1 8,5 16,8
105_B Blok 0 4,50 15,3 11,1 8,6 16,8
105_C Blok 0 7,50 15,3 11,0 8,5 16,7
105_D Blok 0 13,50 15,9 11,6 9,1 17,3
105_E Blok 0 19,50 16,4 12,1 9,6 17,8

106_A Blok 0 1,50 19,6 15,5 12,8 21,1
106_B Blok 0 4,50 20,7 16,6 14,0 22,2
106_C Blok 0 7,50 21,2 17,0 14,4 22,7
106_D Blok 0 13,50 21,6 17,4 14,9 23,1
106_E Blok 0 19,50 22,0 17,7 15,2 23,4

107_A Blok 0 1,50 14,8 10,6 8,0 16,2
107_B Blok 0 4,50 14,8 10,6 8,1 16,3
107_C Blok 0 7,50 14,8 10,5 8,0 16,3
107_D Blok 0 13,50 15,3 11,1 8,5 16,8
107_E Blok 0 19,50 15,7 11,5 9,0 17,2

108_A Blok 0 1,50 15,5 11,3 8,7 16,9
108_B Blok 0 4,50 15,5 11,2 8,7 17,0
108_C Blok 0 7,50 15,5 11,2 8,7 16,9
108_D Blok 0 13,50 16,1 11,7 9,3 17,5
108_E Blok 0 19,50 16,6 12,3 9,8 18,1

109_A Blok 0 1,50 15,7 11,6 9,0 17,2
109_B Blok 0 4,50 15,8 11,5 9,0 17,2
109_C Blok 0 7,50 15,8 11,5 9,0 17,2
109_D Blok 0 13,50 16,3 12,0 9,5 17,8
109_E Blok 0 19,50 16,9 12,6 10,1 18,3

110_A Blok 0 1,50 15,5 11,2 8,7 16,9
110_B Blok 0 4,50 15,5 11,2 8,7 17,0
110_C Blok 0 7,50 15,5 11,2 8,7 16,9
110_D Blok 0 13,50 16,1 11,7 9,3 17,5
110_E Blok 0 19,50 16,6 12,2 9,8 18,0
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

111_A Blok 0 1,50 15,5 11,3 8,7 16,9
111_B Blok 0 4,50 15,5 11,3 8,7 17,0
111_C Blok 0 7,50 15,5 11,2 8,7 16,9
111_D Blok 0 13,50 16,1 11,8 9,3 17,5
111_E Blok 0 19,50 16,7 12,4 9,9 18,2

112_A Kopblok 1,50 14,0 9,7 7,2 15,4
112_B Kopblok 4,50 14,2 9,8 7,4 15,6
112_C Kopblok 7,50 14,1 9,7 7,3 15,5
112_D Kopblok 13,50 14,4 10,0 7,6 15,8
112_E Kopblok 19,50 14,8 10,4 8,0 16,2

113_A Kopblok 1,50 14,6 10,3 7,8 16,0
113_B Kopblok 4,50 14,8 10,4 7,9 16,2
113_C Kopblok 7,50 14,7 10,3 7,9 16,1
113_D Kopblok 13,50 15,1 10,7 8,3 16,5
113_E Kopblok 19,50 15,3 11,0 8,5 16,8

114_A Kopblok 1,50 2,5 -2,4 -4,4 3,8
114_B Kopblok 4,50 3,6 -1,5 -3,4 4,8
114_C Kopblok 7,50 4,0 -1,1 -3,0 5,2
114_D Kopblok 13,50 3,6 -1,5 -3,4 4,9
114_E Kopblok 19,50 -3,1 -8,2 -10,0 -1,8

115_A Kopblok 1,50 14,6 10,4 7,8 16,1
115_B Kopblok 4,50 14,7 10,4 7,9 16,2
115_C Kopblok 7,50 14,7 10,3 7,9 16,1
115_D Kopblok 13,50 15,2 10,8 8,4 16,6
115_E Kopblok 19,50 15,8 11,4 9,0 17,2

116_A Kopblok 1,50 20,4 16,3 13,7 21,9
116_B Kopblok 4,50 21,6 17,5 14,9 23,1
116_C Kopblok 7,50 22,0 17,8 15,2 23,5
116_D Kopblok 13,50 22,2 18,0 15,5 23,7
116_E Kopblok 19,50 22,3 18,0 15,5 23,7

117_A Kopblok 1,50 15,0 10,8 8,2 16,5
117_B Kopblok 4,50 15,1 10,8 8,3 16,5
117_C Kopblok 7,50 15,1 10,7 8,3 16,5
117_D Kopblok 13,50 15,6 11,2 8,8 17,0
117_E Kopblok 19,50 16,0 11,6 9,2 17,4

118_A Kopblok 1,50 13,7 9,4 6,9 15,1
118_B Kopblok 4,50 13,9 9,5 7,1 15,3
118_C Kopblok 7,50 13,8 9,3 7,0 15,2
118_D Kopblok 13,50 14,0 9,5 7,2 15,4
118_E Kopblok 19,50 14,2 9,7 7,3 15,6

119_A Eiland 1 1,50 13,2 9,0 6,5 14,7
119_B Eiland 1 4,50 13,2 9,0 6,4 14,7
119_C Eiland 1 7,50 13,2 8,9 6,4 14,7
119_D Eiland 1 10,50 13,4 9,2 6,7 14,9
119_E Eiland 1 13,50 13,8 9,5 7,0 15,2

119_F Eiland 1 16,50 9,3 5,0 2,5 10,8
120_A Eiland 1 1,50 13,3 9,1 6,5 14,7
120_B Eiland 1 4,50 13,3 9,0 6,5 14,7
120_C Eiland 1 7,50 13,3 9,0 6,5 14,7
120_D Eiland 1 10,50 13,5 9,2 6,7 14,9

120_E Eiland 1 13,50 13,8 9,6 7,0 15,3
120_F Eiland 1 16,50 9,6 5,3 2,8 11,1
121_A Eiland 1 1,50 11,2 7,0 4,4 12,7
121_B Eiland 1 4,50 11,3 7,0 4,5 12,7
121_C Eiland 1 7,50 11,1 6,8 4,3 12,5

121_D Eiland 1 10,50 11,1 6,8 4,3 12,6
121_E Eiland 1 13,50 11,3 7,0 4,5 12,8
121_F Eiland 1 16,50 9,0 4,6 2,2 10,4
122_A Eiland 1 1,50 16,9 12,7 10,2 18,4
122_B Eiland 1 4,50 17,4 13,1 10,6 18,8

122_C Eiland 1 7,50 17,8 13,5 11,0 19,2
122_D Eiland 1 10,50 18,3 13,9 11,5 19,7
122_E Eiland 1 13,50 18,6 14,3 11,8 20,1
122_F Eiland 1 16,50 18,9 14,6 12,1 20,4
123_A Eiland 1 1,50 18,1 13,9 11,3 19,6

123_B Eiland 1 4,50 18,6 14,4 11,8 20,1
123_C Eiland 1 7,50 19,0 14,8 12,3 20,5
123_D Eiland 1 10,50 19,5 15,3 12,8 21,0
123_E Eiland 1 13,50 19,8 15,5 13,0 21,2
123_F Eiland 1 16,50 20,1 15,7 13,3 21,5
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

124_A Eiland 1 1,50 16,3 12,1 9,5 17,7
124_B Eiland 1 4,50 16,6 12,3 9,8 18,1
124_C Eiland 1 7,50 16,9 12,6 10,1 18,4
124_D Eiland 1 10,50 17,4 13,1 10,6 18,8
124_E Eiland 1 13,50 17,8 13,5 11,0 19,2

124_F Eiland 1 16,50 17,7 13,3 10,9 19,1
125_A Eiland 1 1,50 18,7 14,5 11,9 20,1
125_B Eiland 1 4,50 19,2 15,0 12,5 20,7
125_C Eiland 1 7,50 19,8 15,6 13,0 21,3
125_D Eiland 1 10,50 20,4 16,2 13,6 21,9

125_E Eiland 1 13,50 20,8 16,5 14,0 22,2
125_F Eiland 1 16,50 20,9 16,6 14,1 22,4
126_A Eiland 1 1,50 13,8 9,5 7,0 15,2
126_B Eiland 1 4,50 14,0 9,7 7,2 15,4
126_C Eiland 1 7,50 14,1 9,8 7,3 15,5

126_D Eiland 1 10,50 14,4 10,1 7,6 15,9
126_E Eiland 1 13,50 14,9 10,6 8,1 16,4
126_F Eiland 1 16,50 15,5 11,1 8,6 16,9
127_A Eiland 1 1,50 13,2 8,8 6,4 14,6
127_B Eiland 1 4,50 13,3 8,9 6,5 14,7

127_C Eiland 1 7,50 13,3 8,9 6,4 14,7
127_D Eiland 1 10,50 13,5 9,1 6,7 14,9
127_E Eiland 1 13,50 13,9 9,4 7,0 15,3
127_F Eiland 1 16,50 14,3 9,9 7,5 15,7
128_A Eiland 1 1,50 13,4 9,1 6,6 14,9

128_B Eiland 1 4,50 13,6 9,3 6,8 15,0
128_C Eiland 1 7,50 13,6 9,3 6,8 15,1
128_D Eiland 1 10,50 13,9 9,5 7,1 15,3
128_E Eiland 1 13,50 14,3 10,0 7,5 15,8
128_F Eiland 1 16,50 14,9 10,5 8,0 16,3

129_A Eiland 1 1,50 18,5 14,3 11,7 20,0
129_B Eiland 1 4,50 19,0 14,8 12,2 20,5
129_C Eiland 1 7,50 19,5 15,3 12,8 21,0
129_D Eiland 1 10,50 20,1 15,9 13,4 21,6
129_E Eiland 1 13,50 20,5 16,2 13,7 22,0

129_F Eiland 1 16,50 20,6 16,3 13,8 22,0
130_A Eiland 1 1,50 18,0 13,8 11,2 19,5
130_B Eiland 1 4,50 18,5 14,2 11,7 19,9
130_C Eiland 1 7,50 18,9 14,7 12,2 20,4
130_D Eiland 1 10,50 19,5 15,2 12,7 21,0

130_E Eiland 1 13,50 19,9 15,6 13,1 21,3
130_F Eiland 1 16,50 20,2 15,8 13,4 21,6
131_A Entreegebouw 1,50 25,0 21,0 18,3 26,5
131_B Entreegebouw 4,50 25,6 21,5 18,9 27,1
131_C Entreegebouw 7,50 26,1 22,0 19,4 27,6

131_D Entreegebouw 13,50 27,3 23,2 20,5 28,8
131_E Entreegebouw 19,50 27,8 23,8 21,1 29,4
131_F Entreegebouw 25,50 26,8 22,7 20,1 28,3
132_A Entreegebouw 1,50 21,8 17,9 15,1 23,4
132_B Entreegebouw 4,50 22,2 18,2 15,5 23,7

132_C Entreegebouw 7,50 22,2 18,1 15,4 23,7
132_D Entreegebouw 13,50 22,7 18,6 15,9 24,2
132_E Entreegebouw 19,50 10,1 5,8 3,3 11,6
132_F Entreegebouw 25,50 1,9 -2,5 -4,9 3,3
133_A Entreegebouw 1,50 10,4 6,2 3,7 11,9

133_B Entreegebouw 4,50 11,3 7,0 4,5 12,7
133_C Entreegebouw 7,50 12,3 8,1 5,6 13,8
133_D Entreegebouw 13,50 13,2 8,9 6,4 14,6
133_E Entreegebouw 19,50 13,5 9,0 6,6 14,9
133_F Entreegebouw 25,50 14,0 9,4 7,1 15,3

134_A Entreegebouw 1,50 26,5 22,6 19,8 28,1
134_B Entreegebouw 4,50 26,8 22,8 20,1 28,3
134_C Entreegebouw 7,50 27,3 23,3 20,6 28,8
134_D Entreegebouw 13,50 28,5 24,5 21,8 30,0
134_E Entreegebouw 19,50 28,5 24,5 21,8 30,0

134_F Entreegebouw 25,50 28,3 24,3 21,6 29,8
135_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
135_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
135_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
135_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

135_E Entreegebouw 19,50 18,7 14,3 11,9 20,1
135_F Entreegebouw 25,50 19,1 14,6 12,2 20,5
136_A Entreegebouw 1,50 17,4 13,2 10,6 18,9
136_B Entreegebouw 4,50 18,2 13,9 11,4 19,6
136_C Entreegebouw 7,50 18,9 14,5 12,1 20,3

136_D Entreegebouw 13,50 19,8 15,5 13,0 21,3
136_E Entreegebouw 19,50 20,4 16,0 13,6 21,8
136_F Entreegebouw 25,50 21,1 16,6 14,3 22,5
137_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
137_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --

137_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
137_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
137_E Entreegebouw 19,50 18,3 13,8 11,4 19,7
137_F Entreegebouw 25,50 18,8 14,2 11,9 20,1
138_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --

138_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
138_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
138_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
138_E Entreegebouw 19,50 19,2 14,8 12,4 20,6
138_F Entreegebouw 25,50 19,7 15,2 12,9 21,1

139_A Entreegebouw 1,50 18,9 14,8 12,2 20,4
139_B Entreegebouw 4,50 19,7 15,5 12,9 21,1
139_C Entreegebouw 7,50 20,3 16,1 13,6 21,8
139_D Entreegebouw 10,50 21,0 16,7 14,2 22,4
139_E Entreegebouw 13,50 21,3 17,0 14,5 22,8

139_F Entreegebouw 16,50 21,7 17,3 14,9 23,1
140_A Entreegebouw 1,50 18,0 13,9 11,3 19,5
140_B Entreegebouw 4,50 18,7 14,5 11,9 20,2
140_C Entreegebouw 7,50 19,3 15,1 12,6 20,8
140_D Entreegebouw 10,50 20,0 15,7 13,2 21,4

140_E Entreegebouw 13,50 20,3 16,0 13,5 21,8
140_F Entreegebouw 16,50 20,6 16,3 13,8 22,0
141_A Entreegebouw 1,50 16,4 12,3 9,7 17,9
141_B Entreegebouw 4,50 17,1 12,8 10,3 18,5
141_C Entreegebouw 7,50 17,5 13,2 10,7 18,9

141_D Entreegebouw 10,50 18,0 13,7 11,2 19,4
141_E Entreegebouw 13,50 18,3 14,0 11,5 19,8
141_F Entreegebouw 16,50 18,7 14,3 11,9 20,1
142_A Entreegebouw 1,50 15,8 11,6 9,0 17,3
142_B Entreegebouw 4,50 16,4 12,1 9,6 17,8

142_C Entreegebouw 7,50 16,7 12,4 9,9 18,1
142_D Entreegebouw 10,50 17,1 12,8 10,3 18,6
142_E Entreegebouw 13,50 17,6 13,2 10,8 19,0
142_F Entreegebouw 16,50 17,9 13,5 11,1 19,3
143_A Entreegebouw 1,50 17,1 13,0 10,4 18,6

143_B Entreegebouw 4,50 17,9 13,6 11,1 19,3
143_C Entreegebouw 7,50 18,4 14,2 11,6 19,9
143_D Entreegebouw 10,50 18,9 14,6 12,1 20,3
143_E Entreegebouw 13,50 19,2 14,9 12,4 20,6
143_F Entreegebouw 16,50 19,5 15,1 12,7 20,9

144_A Entreegebouw 1,50 18,5 14,4 11,8 20,0
144_B Entreegebouw 4,50 19,2 15,0 12,4 20,7
144_C Entreegebouw 7,50 19,8 15,6 13,0 21,3
144_D Entreegebouw 10,50 20,4 16,2 13,7 21,9
144_E Entreegebouw 13,50 20,8 16,5 14,0 22,3

144_F Entreegebouw 16,50 21,1 16,7 14,3 22,5
145_A Entreegebouw 1,50 18,8 14,6 12,0 20,3
145_B Entreegebouw 4,50 19,4 15,2 12,7 20,9
145_C Entreegebouw 7,50 20,0 15,8 13,3 21,5
145_D Entreegebouw 10,50 20,7 16,4 13,9 22,1

145_E Entreegebouw 13,50 21,0 16,7 14,2 22,5
145_F Entreegebouw 16,50 21,3 17,0 14,5 22,8
146_A Entreegebouw 1,50 18,9 14,7 12,1 20,3
146_B Entreegebouw 4,50 19,5 15,3 12,8 21,0
146_C Entreegebouw 7,50 20,2 15,9 13,4 21,6

146_D Entreegebouw 10,50 20,8 16,5 14,0 22,2
146_E Entreegebouw 13,50 21,1 16,8 14,4 22,6
146_F Entreegebouw 16,50 21,5 17,1 14,7 22,9
147_A Entreegebouw 1,50 19,0 14,9 12,2 20,5
147_B Entreegebouw 4,50 19,7 15,5 12,9 21,2
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

147_C Entreegebouw 7,50 20,3 16,1 13,6 21,8
147_D Entreegebouw 10,50 20,9 16,7 14,2 22,4
147_E Entreegebouw 13,50 21,3 17,0 14,6 22,8
147_F Entreegebouw 16,50 21,7 17,3 14,9 23,1
148_A Entreegebouw 1,50 18,4 14,2 11,6 19,8

148_B Entreegebouw 4,50 19,0 14,8 12,3 20,5
148_C Entreegebouw 7,50 19,6 15,4 12,9 21,1
148_D Entreegebouw 10,50 20,3 16,0 13,5 21,7
148_E Entreegebouw 13,50 20,6 16,3 13,8 22,0
148_F Entreegebouw 16,50 20,8 16,5 14,0 22,2

149_A Entreegebouw 1,50 20,2 16,3 13,5 21,8
149_B Entreegebouw 4,50 20,5 16,5 13,8 22,0
149_C Entreegebouw 7,50 20,5 16,4 13,8 22,0
149_D Entreegebouw 10,50 20,7 16,6 14,0 22,2
149_E Entreegebouw 13,50 21,0 16,9 14,3 22,5

149_F Entreegebouw 16,50 21,2 17,2 14,5 22,7
150_A Entreegebouw 1,50 11,5 7,2 4,7 12,9
150_B Entreegebouw 4,50 11,8 7,5 5,0 13,2
150_C Entreegebouw 7,50 11,8 7,4 5,0 13,2
150_D Entreegebouw 10,50 11,9 7,5 5,1 13,3

150_E Entreegebouw 13,50 12,0 7,6 5,2 13,5
150_F Entreegebouw 16,50 12,0 7,6 5,2 13,4
151_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
151_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
151_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --

151_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- --
151_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
151_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- --
152_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
152_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --

152_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
152_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- --
152_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
152_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- --
153_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --

153_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
153_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
153_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- --
153_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
153_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- --

154_A Entreegebouw 1,50 11,6 7,3 4,8 13,1
154_B Entreegebouw 4,50 11,8 7,4 5,0 13,2
154_C Entreegebouw 7,50 11,9 7,5 5,1 13,3
154_D Entreegebouw 10,50 12,1 7,7 5,3 13,5
154_E Entreegebouw 13,50 12,4 8,0 5,6 13,8

154_F Entreegebouw 16,50 12,7 8,3 5,9 14,1
155_A Entreegebouw 1,50 12,4 8,1 5,6 13,8
155_B Entreegebouw 4,50 12,6 8,2 5,8 14,0
155_C Entreegebouw 7,50 12,8 8,3 5,9 14,2
155_D Entreegebouw 10,50 13,1 8,7 6,3 14,5

155_E Entreegebouw 13,50 13,5 9,1 6,7 14,9
155_F Entreegebouw 16,50 14,1 9,8 7,3 15,5
156_A Entreegebouw 1,50 15,9 11,9 9,2 17,4
156_B Entreegebouw 4,50 16,1 12,0 9,4 17,6
156_C Entreegebouw 7,50 16,2 12,0 9,4 17,7

156_D Entreegebouw 10,50 16,4 12,2 9,7 17,9
156_E Entreegebouw 13,50 16,7 12,5 10,0 18,2
156_F Entreegebouw 16,50 17,1 12,9 10,4 18,6
157_A Entreegebouw 1,50 19,1 15,1 12,4 20,6
157_B Entreegebouw 4,50 19,3 15,2 12,6 20,8

157_C Entreegebouw 7,50 19,3 15,2 12,6 20,8
157_D Entreegebouw 10,50 19,5 15,4 12,8 21,0
157_E Entreegebouw 13,50 19,9 15,8 13,1 21,4
157_F Entreegebouw 16,50 20,3 16,2 13,5 21,8
158_A Entreegebouw 1,50 11,3 7,0 4,5 12,7

158_B Entreegebouw 4,50 11,5 7,1 4,7 12,9
158_C Entreegebouw 7,50 11,5 7,1 4,7 12,9
158_D Entreegebouw 10,50 11,6 7,3 4,8 13,0
158_E Entreegebouw 13,50 11,7 7,3 4,9 13,1
158_F Entreegebouw 16,50 11,8 7,4 5,0 13,2
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

159_A Eiland 1 1,50 18,0 13,8 11,2 19,5
159_B Eiland 1 4,50 18,5 14,3 11,7 20,0
159_C Eiland 1 7,50 19,1 14,8 12,3 20,5
159_D Eiland 1 10,50 19,7 15,4 12,9 21,2
159_E Eiland 1 13,50 20,2 15,9 13,4 21,7

159_F Eiland 1 16,50 20,6 16,3 13,8 22,1
160_A Eiland 1 1,50 17,9 13,7 11,2 19,4
160_B Eiland 1 4,50 18,4 14,2 11,6 19,9
160_C Eiland 1 7,50 19,0 14,7 12,2 20,4
160_D Eiland 1 10,50 19,6 15,3 12,8 21,0

160_E Eiland 1 13,50 20,1 15,8 13,3 21,5
160_F Eiland 1 16,50 20,5 16,1 13,7 21,9
161_A Eiland 1 1,50 18,0 13,8 11,2 19,5
161_B Eiland 1 4,50 18,5 14,2 11,7 20,0
161_C Eiland 1 7,50 19,1 14,8 12,3 20,5

161_D Eiland 1 10,50 19,7 15,4 12,9 21,1
161_E Eiland 1 13,50 20,2 15,9 13,4 21,6
161_F Eiland 1 16,50 20,6 16,2 13,8 22,0
162_A Eiland 1 1,50 15,1 10,9 8,3 16,6
162_B Eiland 1 4,50 15,5 11,3 8,7 17,0

162_C Eiland 1 7,50 15,9 11,6 9,1 17,3
162_D Eiland 1 10,50 16,3 12,0 9,5 17,8
162_E Eiland 1 13,50 16,8 12,5 10,0 18,3
162_F Eiland 1 16,50 17,0 12,7 10,2 18,4
163_A Eiland 1 1,50 18,0 13,7 11,2 19,4

163_B Eiland 1 4,50 18,5 14,2 11,7 19,9
163_C Eiland 1 7,50 19,0 14,7 12,2 20,5
163_D Eiland 1 10,50 19,7 15,4 12,9 21,1
163_E Eiland 1 13,50 20,2 15,9 13,4 21,6
163_F Eiland 1 16,50 20,6 16,2 13,8 22,0

164_A Eiland 1 1,50 17,7 13,6 11,0 19,2
164_B Eiland 1 4,50 18,2 14,0 11,5 19,7
164_C Eiland 1 7,50 18,8 14,5 12,0 20,2
164_D Eiland 1 10,50 19,4 15,2 12,7 20,9
164_E Eiland 1 13,50 19,9 15,6 13,1 21,4

164_F Eiland 1 16,50 20,3 16,0 13,5 21,7
165_A Eiland 1 1,50 17,9 13,7 11,1 19,4
165_B Eiland 1 4,50 18,4 14,1 11,6 19,8
165_C Eiland 1 7,50 18,9 14,6 12,1 20,4
165_D Eiland 1 10,50 19,5 15,3 12,8 21,0

165_E Eiland 1 13,50 20,0 15,7 13,2 21,5
165_F Eiland 1 16,50 20,4 16,0 13,6 21,8
166_A Eiland 1 1,50 17,9 13,7 11,1 19,3
166_B Eiland 1 4,50 18,3 14,1 11,6 19,8
166_C Eiland 1 7,50 18,9 14,6 12,1 20,3

166_D Eiland 1 10,50 19,5 15,2 12,7 21,0
166_E Eiland 1 13,50 20,0 15,7 13,2 21,5
166_F Eiland 1 16,50 20,4 16,1 13,6 21,8
167_A Eiland 1 1,50 17,9 13,7 11,2 19,4
167_B Eiland 1 4,50 18,4 14,2 11,6 19,9

167_C Eiland 1 7,50 19,0 14,7 12,2 20,4
167_D Eiland 1 10,50 19,6 15,3 12,8 21,1
167_E Eiland 1 13,50 20,1 15,8 13,3 21,6
167_F Eiland 1 16,50 20,5 16,1 13,7 21,9
168_A Eiland 1 1,50 18,0 13,8 11,2 19,4

168_B Eiland 1 4,50 18,4 14,2 11,7 19,9
168_C Eiland 1 7,50 18,9 14,6 12,1 20,4
168_D Eiland 1 10,50 19,5 15,2 12,8 21,0
168_E Eiland 1 13,50 20,0 15,7 13,2 21,4
168_F Eiland 1 16,50 20,4 16,0 13,5 21,8

169_A Eiland 1 1,50 15,2 11,0 8,4 16,7
169_B Eiland 1 4,50 15,1 10,8 8,3 16,6
169_C Eiland 1 7,50 15,2 10,8 8,4 16,6
169_D Eiland 1 10,50 15,4 11,1 8,6 16,8
169_E Eiland 1 13,50 15,8 11,4 9,0 17,2

169_F Eiland 1 16,50 11,1 6,7 4,3 12,5
170_A Eiland 1 1,50 15,0 10,8 8,3 16,5
170_B Eiland 1 4,50 14,9 10,7 8,2 16,4
170_C Eiland 1 7,50 15,0 10,7 8,2 16,4
170_D Eiland 1 10,50 15,2 10,9 8,4 16,7
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

170_E Eiland 1 13,50 15,6 11,3 8,8 17,0
170_F Eiland 1 16,50 10,7 6,3 3,9 12,1
171_A Eiland 1 1,50 15,1 10,9 8,3 16,5
171_B Eiland 1 4,50 15,0 10,7 8,2 16,4
171_C Eiland 1 7,50 15,0 10,7 8,2 16,5

171_D Eiland 1 10,50 15,3 11,0 8,5 16,7
171_E Eiland 1 13,50 15,6 11,3 8,8 17,1
171_F Eiland 1 16,50 11,1 6,7 4,2 12,5
172_A Eiland 1 1,50 15,0 10,8 8,2 16,5
172_B Eiland 1 4,50 14,9 10,7 8,1 16,4

172_C Eiland 1 7,50 14,9 10,7 8,2 16,4
172_D Eiland 1 10,50 15,2 10,9 8,4 16,6
172_E Eiland 1 13,50 15,5 11,2 8,7 17,0
172_F Eiland 1 16,50 11,0 6,6 4,2 12,4
173_A Eiland 1 1,50 15,3 11,0 8,5 16,7

173_B Eiland 1 4,50 15,2 10,9 8,4 16,6
173_C Eiland 1 7,50 15,2 10,9 8,4 16,7
173_D Eiland 1 10,50 15,5 11,2 8,7 16,9
173_E Eiland 1 13,50 15,8 11,5 9,0 17,3
173_F Eiland 1 16,50 11,3 6,9 4,5 12,7

174_A Eiland 1 1,50 14,5 10,3 7,7 16,0
174_B Eiland 1 4,50 14,4 10,2 7,7 15,9
174_C Eiland 1 7,50 14,5 10,2 7,7 15,9
174_D Eiland 1 10,50 14,7 10,4 7,9 16,1
174_E Eiland 1 13,50 15,1 10,8 8,3 16,5

174_F Eiland 1 16,50 10,1 5,8 3,3 11,6
175_A Eiland 1 1,50 14,5 10,2 7,7 15,9
175_B Eiland 1 4,50 14,4 10,1 7,6 15,8
175_C Eiland 1 7,50 14,4 10,1 7,6 15,9
175_D Eiland 1 10,50 14,6 10,3 7,8 16,1

175_E Eiland 1 13,50 14,9 10,5 8,1 16,4
175_F Eiland 1 16,50 11,3 6,9 4,5 12,7
176_A Eiland 1 1,50 14,7 10,5 8,0 16,2
176_B Eiland 1 4,50 14,7 10,4 7,9 16,1
176_C Eiland 1 7,50 14,7 10,4 7,9 16,1

176_D Eiland 1 10,50 14,9 10,6 8,1 16,4
176_E Eiland 1 13,50 15,3 11,0 8,5 16,7
176_F Eiland 1 16,50 10,5 6,1 3,7 11,9
177_A Eiland 1 1,50 15,8 11,7 9,1 17,3
177_B Eiland 1 4,50 16,0 11,8 9,2 17,5

177_C Eiland 1 7,50 16,3 12,0 9,5 17,7
177_D Eiland 1 10,50 16,7 12,5 10,0 18,2
177_E Eiland 1 13,50 17,2 12,9 10,4 18,7
177_F Eiland 1 16,50 16,5 12,2 9,7 17,9
178_A Eiland 1 1,50 15,4 11,1 8,6 16,8

178_B Eiland 1 4,50 15,3 11,0 8,5 16,7
178_C Eiland 1 7,50 15,3 11,0 8,5 16,7
178_D Eiland 1 10,50 15,6 11,2 8,7 17,0
178_E Eiland 1 13,50 15,9 11,5 9,1 17,3
178_F Eiland 1 16,50 11,3 6,9 4,5 12,7

179_A Eiland 1 1,50 16,9 12,7 10,1 18,3
179_B Eiland 1 4,50 17,2 12,9 10,4 18,7
179_C Eiland 1 7,50 17,7 13,3 10,9 19,1
179_D Eiland 1 10,50 18,3 13,9 11,5 19,7
179_E Eiland 1 13,50 18,8 14,4 12,0 20,2

179_F Eiland 1 16,50 19,2 14,8 12,4 20,6
180_A Eiland 1 1,50 7,6 3,2 0,8 9,0
180_B Eiland 1 4,50 7,8 3,3 1,0 9,2
180_C Eiland 1 7,50 8,0 3,4 1,1 9,3
180_D Eiland 1 10,50 8,3 3,7 1,4 9,7

180_E Eiland 1 13,50 8,8 4,2 1,9 10,2
180_F Eiland 1 16,50 8,5 3,8 1,6 9,9
181_A Eiland 1 1,50 17,3 13,1 10,5 18,8
181_B Eiland 1 4,50 17,8 13,5 11,0 19,2
181_C Eiland 1 7,50 18,3 14,0 11,5 19,7

181_D Eiland 1 10,50 18,9 14,6 12,1 20,4
181_E Eiland 1 13,50 19,4 15,1 12,6 20,8
181_F Eiland 1 16,50 19,8 15,4 13,0 21,2
182_A Eiland 1 1,50 17,3 13,1 10,5 18,8
182_B Eiland 1 4,50 17,7 13,5 11,0 19,2
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

182_C Eiland 1 7,50 18,2 13,9 11,4 19,7
182_D Eiland 1 10,50 18,8 14,5 12,0 20,3
182_E Eiland 1 13,50 19,3 15,0 12,5 20,8
182_F Eiland 1 16,50 19,7 15,4 12,9 21,2
183_A Eiland 1 1,50 17,6 13,4 10,8 19,1

183_B Eiland 1 4,50 18,1 13,8 11,3 19,5
183_C Eiland 1 7,50 18,6 14,3 11,8 20,0
183_D Eiland 1 10,50 19,2 14,9 12,4 20,6
183_E Eiland 1 13,50 19,7 15,3 12,9 21,1
183_F Eiland 1 16,50 20,1 15,7 13,2 21,5

184_A Eiland 1 1,50 17,5 13,2 10,7 18,9
184_B Eiland 1 4,50 17,8 13,6 11,0 19,3
184_C Eiland 1 7,50 18,3 14,0 11,5 19,7
184_D Eiland 1 10,50 18,9 14,6 12,1 20,3
184_E Eiland 1 13,50 19,4 15,1 12,6 20,8

184_F Eiland 1 16,50 19,9 15,5 13,0 21,3
185_A Eiland 1 1,50 14,7 10,4 7,9 16,1
185_B Eiland 1 4,50 14,7 10,3 7,9 16,1
185_C Eiland 1 7,50 14,7 10,3 7,9 16,1
185_D Eiland 1 10,50 14,9 10,5 8,1 16,3

185_E Eiland 1 13,50 15,2 10,8 8,4 16,6
185_F Eiland 1 16,50 11,5 7,0 4,6 12,9
186_A Eiland 1 1,50 15,1 10,9 8,3 16,6
186_B Eiland 1 4,50 15,1 10,7 8,3 16,5
186_C Eiland 1 7,50 15,1 10,7 8,3 16,5

186_D Eiland 1 10,50 15,3 11,0 8,5 16,7
186_E Eiland 1 13,50 15,7 11,3 8,9 17,1
186_F Eiland 1 16,50 11,2 6,8 4,4 12,6
187_A Eiland 1 1,50 15,1 10,8 8,3 16,5
187_B Eiland 1 4,50 15,1 10,7 8,3 16,5

187_C Eiland 1 7,50 15,1 10,7 8,3 16,5
187_D Eiland 1 10,50 15,3 11,0 8,5 16,8
187_E Eiland 1 13,50 15,7 11,3 8,9 17,1
187_F Eiland 1 16,50 11,7 7,2 4,9 13,1
188_A Eiland 1 1,50 15,0 10,7 8,2 16,4

188_B Eiland 1 4,50 14,9 10,6 8,1 16,4
188_C Eiland 1 7,50 15,0 10,6 8,1 16,4
188_D Eiland 1 10,50 15,2 10,8 8,4 16,6
188_E Eiland 1 13,50 15,5 11,1 8,7 16,9
188_F Eiland 1 16,50 11,6 7,1 4,8 13,0

189_A Eiland 1 1,50 14,8 10,5 8,0 16,2
189_B Eiland 1 4,50 14,8 10,5 8,0 16,2
189_C Eiland 1 7,50 14,8 10,4 8,0 16,2
189_D Eiland 1 10,50 15,0 10,6 8,2 16,4
189_E Eiland 1 13,50 15,3 11,0 8,5 16,8

189_F Eiland 1 16,50 11,6 7,1 4,7 12,9
190_A Eiland 1 1,50 17,3 13,1 10,6 18,8
190_B Eiland 1 4,50 17,7 13,5 10,9 19,2
190_C Eiland 1 7,50 18,2 13,8 11,4 19,6
190_D Eiland 1 10,50 18,8 14,4 12,0 20,2

190_E Eiland 1 13,50 19,4 15,0 12,6 20,8
190_F Eiland 1 16,50 19,4 15,0 12,6 20,8
191_A Eiland 2 1,50 9,5 5,3 2,8 11,0
191_B Eiland 2 4,50 9,8 5,4 3,0 11,2
191_C Eiland 2 7,50 9,6 5,2 2,8 11,0

191_D Eiland 2 10,50 9,5 5,2 2,7 11,0
191_E Eiland 2 13,50 9,7 5,4 2,9 11,1
192_A Eiland 2 1,50 12,1 7,7 5,3 13,5
192_B Eiland 2 4,50 12,3 7,9 5,5 13,7
192_C Eiland 2 7,50 12,3 7,8 5,4 13,7

192_D Eiland 2 10,50 12,4 7,9 5,5 13,8
192_E Eiland 2 13,50 12,6 8,2 5,8 14,0
193_A Eiland 2 1,50 16,1 11,9 9,3 17,6
193_B Eiland 2 4,50 16,3 12,0 9,5 17,7
193_C Eiland 2 7,50 16,6 12,2 9,8 18,0

193_D Eiland 2 10,50 17,0 12,6 10,2 18,4
193_E Eiland 2 13,50 17,6 13,1 10,7 19,0
194_A Eiland 2 1,50 15,0 10,8 8,2 16,5
194_B Eiland 2 4,50 15,3 10,9 8,5 16,7
194_C Eiland 2 7,50 15,5 11,1 8,7 16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

194_D Eiland 2 10,50 15,8 11,4 9,0 17,2
194_E Eiland 2 13,50 16,2 11,8 9,4 17,6
195_A Eiland 2 1,50 16,7 12,5 9,9 18,1
195_B Eiland 2 4,50 16,6 12,3 9,8 18,0
195_C Eiland 2 7,50 17,0 12,6 10,2 18,4

195_D Eiland 2 10,50 17,5 13,1 10,7 18,9
195_E Eiland 2 13,50 18,1 13,7 11,3 19,5
196_A Eiland 2 1,50 16,9 12,7 10,1 18,3
196_B Eiland 2 4,50 16,9 12,6 10,1 18,4
196_C Eiland 2 7,50 17,3 12,9 10,5 18,7

196_D Eiland 2 10,50 17,8 13,4 10,9 19,2
196_E Eiland 2 13,50 18,3 13,9 11,5 19,7
197_A Eiland 2 1,50 11,6 7,4 4,8 13,1
197_B Eiland 2 4,50 11,8 7,5 5,0 13,2
197_C Eiland 2 7,50 11,7 7,3 4,9 13,1

197_D Eiland 2 10,50 11,7 7,4 4,9 13,1
197_E Eiland 2 13,50 11,9 7,5 5,1 13,3
198_A Eiland 2 1,50 14,3 10,1 7,5 15,7
198_B Eiland 2 4,50 14,4 10,1 7,6 15,8
198_C Eiland 2 7,50 14,4 10,1 7,6 15,8

198_D Eiland 2 10,50 14,7 10,3 7,9 16,1
198_E Eiland 2 13,50 15,0 10,7 8,2 16,5
199_A Eiland 2 1,50 16,9 12,7 10,1 18,4
199_B Eiland 2 4,50 16,9 12,6 10,1 18,3
199_C Eiland 2 7,50 17,2 12,8 10,4 18,6

199_D Eiland 2 10,50 17,7 13,3 10,9 19,1
199_E Eiland 2 13,50 18,3 13,9 11,5 19,7
200_A Eiland 2 1,50 16,9 12,8 10,2 18,4
200_B Eiland 2 4,50 16,9 12,7 10,2 18,4
200_C Eiland 2 7,50 17,2 12,9 10,5 18,7

200_D Eiland 2 10,50 17,7 13,4 10,9 19,2
200_E Eiland 2 13,50 18,3 13,9 11,5 19,7
201_A Eiland 2 1,50 16,9 12,7 10,1 18,4
201_B Eiland 2 4,50 16,9 12,6 10,1 18,3
201_C Eiland 2 7,50 17,2 12,9 10,4 18,6

201_D Eiland 2 10,50 17,7 13,3 10,9 19,1
201_E Eiland 2 13,50 18,3 13,9 11,5 19,7
202_A Eiland 2 1,50 17,1 12,9 10,3 18,5
202_B Eiland 2 4,50 17,1 12,8 10,3 18,5
202_C Eiland 2 7,50 17,4 13,1 10,6 18,8

202_D Eiland 2 10,50 17,9 13,5 11,1 19,3
202_E Eiland 2 13,50 18,4 14,1 11,6 19,8
203_A Eiland 2 1,50 16,9 12,7 10,2 18,4
203_B Eiland 2 4,50 16,9 12,6 10,1 18,3
203_C Eiland 2 7,50 17,2 12,9 10,4 18,7

203_D Eiland 2 10,50 17,7 13,4 10,9 19,2
203_E Eiland 2 13,50 18,3 13,9 11,5 19,7
204_A Eiland 2 1,50 13,2 9,0 6,4 14,7
204_B Eiland 2 4,50 13,5 9,2 6,7 15,0
204_C Eiland 2 7,50 13,6 9,3 6,8 15,0

204_D Eiland 2 10,50 13,9 9,6 7,1 15,3
204_E Eiland 2 13,50 14,3 9,9 7,5 15,7
205_A Eiland 2 1,50 10,8 6,6 4,0 12,3
205_B Eiland 2 4,50 11,0 6,7 4,2 12,5
205_C Eiland 2 7,50 10,8 6,5 4,0 12,3

205_D Eiland 2 10,50 10,9 6,6 4,1 12,3
205_E Eiland 2 13,50 11,1 6,7 4,3 12,5
206_A Eiland 2 1,50 17,0 12,8 10,2 18,4
206_B Eiland 2 4,50 17,0 12,7 10,2 18,4
206_C Eiland 2 7,50 17,3 12,9 10,5 18,7

206_D Eiland 2 10,50 17,8 13,4 11,0 19,2
206_E Eiland 2 13,50 18,3 14,0 11,5 19,7
207_A Eiland 2 1,50 16,8 12,6 10,1 18,3
207_B Eiland 2 4,50 16,8 12,5 10,0 18,3
207_C Eiland 2 7,50 17,1 12,8 10,3 18,6

207_D Eiland 2 10,50 17,6 13,3 10,8 19,0
207_E Eiland 2 13,50 18,2 13,8 11,4 19,6
208_A Eiland 2 1,50 11,4 7,2 4,7 12,9
208_B Eiland 2 4,50 11,7 7,3 4,9 13,1
208_C Eiland 2 7,50 11,6 7,2 4,8 13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

208_D Eiland 2 10,50 11,6 7,2 4,8 13,0
208_E Eiland 2 13,50 11,7 7,3 4,9 13,1
209_A Eiland 2 1,50 11,5 7,2 4,7 12,9
209_B Eiland 2 4,50 11,7 7,4 4,9 13,1
209_C Eiland 2 7,50 11,5 7,2 4,7 12,9

209_D Eiland 2 10,50 11,5 7,2 4,7 13,0
209_E Eiland 2 13,50 11,7 7,4 4,9 13,1
210_A Eiland 2 1,50 11,8 7,6 5,0 13,3
210_B Eiland 2 4,50 12,0 7,7 5,2 13,5
210_C Eiland 2 7,50 11,9 7,5 5,1 13,3

210_D Eiland 2 10,50 11,9 7,6 5,1 13,4
210_E Eiland 2 13,50 12,1 7,7 5,3 13,5
211_A Eiland 2 1,50 11,2 7,0 4,4 12,7
211_B Eiland 2 4,50 11,4 7,1 4,6 12,9
211_C Eiland 2 7,50 11,3 6,9 4,5 12,7

211_D Eiland 2 10,50 11,3 7,0 4,5 12,7
211_E Eiland 2 13,50 11,5 7,1 4,7 12,9
212_A Eiland 2 1,50 11,1 6,9 4,4 12,6
212_B Eiland 2 4,50 11,4 7,1 4,6 12,8
212_C Eiland 2 7,50 11,3 6,9 4,4 12,7

212_D Eiland 2 10,50 11,3 6,9 4,5 12,7
212_E Eiland 2 13,50 11,4 7,0 4,6 12,8
213_A Eiland 2 1,50 19,0 14,8 12,3 20,5
213_B Eiland 2 4,50 18,7 14,5 11,9 20,2
213_C Eiland 2 7,50 18,5 14,2 11,7 19,9

213_D Eiland 2 10,50 18,7 14,4 11,9 20,1
213_E Eiland 2 13,50 19,1 14,8 12,3 20,5
214_A Eiland 2 1,50 16,3 12,1 9,5 17,7
214_B Eiland 2 4,50 16,3 11,9 9,5 17,7
214_C Eiland 2 7,50 16,6 12,2 9,8 18,0

214_D Eiland 2 10,50 17,1 12,7 10,3 18,5
214_E Eiland 2 13,50 17,7 13,3 10,9 19,1
215_A Eiland 2 1,50 14,8 10,3 7,9 16,2
215_B Eiland 2 4,50 14,7 10,2 7,9 16,1
215_C Eiland 2 7,50 14,7 10,2 7,9 16,1

215_D Eiland 2 10,50 15,0 10,5 8,2 16,4
215_E Eiland 2 13,50 15,3 10,8 8,4 16,7
216_A Eiland 2 1,50 16,0 11,8 9,2 17,5
216_B Eiland 2 4,50 16,0 11,7 9,2 17,4
216_C Eiland 2 7,50 16,4 12,0 9,5 17,8

216_D Eiland 2 10,50 16,9 12,5 10,1 18,3
216_E Eiland 2 13,50 17,5 13,0 10,6 18,9
217_A Eiland 2 1,50 26,7 22,5 19,9 28,2
217_B Eiland 2 4,50 26,2 22,1 19,5 27,7
217_C Eiland 2 7,50 25,7 21,6 19,0 27,2

217_D Eiland 2 10,50 25,9 21,7 19,1 27,4
217_E Eiland 2 13,50 26,3 22,1 19,5 27,7
218_A Eiland 2 1,50 -- -- -- --
218_B Eiland 2 4,50 -- -- -- --
218_C Eiland 2 7,50 -- -- -- --

218_D Eiland 2 10,50 -- -- -- --
218_E Eiland 2 13,50 -- -- -- --
219_A Eiland 2 1,50 25,1 20,9 18,4 26,6
219_B Eiland 2 4,50 24,7 20,5 17,9 26,2
219_C Eiland 2 7,50 24,3 20,1 17,5 25,8

219_D Eiland 2 10,50 24,5 20,3 17,8 26,0
219_E Eiland 2 13,50 24,9 20,7 18,2 26,4
220_A Eiland 2 1,50 16,4 12,1 9,6 17,8
220_B Eiland 2 4,50 16,4 12,0 9,6 17,8
220_C Eiland 2 7,50 16,7 12,3 9,9 18,1

220_D Eiland 2 10,50 17,2 12,8 10,4 18,6
220_E Eiland 2 13,50 17,8 13,4 11,0 19,2
221_A Eiland 2 1,50 15,2 10,9 8,4 16,6
221_B Eiland 2 4,50 15,2 10,8 8,4 16,7
221_C Eiland 2 7,50 15,4 10,9 8,5 16,8

221_D Eiland 2 10,50 15,8 11,3 8,9 17,2
221_E Eiland 2 13,50 16,2 11,8 9,4 17,6
222_A Eiland 2 1,50 15,7 11,5 8,9 17,2
222_B Eiland 2 4,50 15,8 11,5 9,0 17,2
222_C Eiland 2 7,50 16,1 11,7 9,3 17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

222_D Eiland 2 10,50 16,6 12,2 9,8 18,0
222_E Eiland 2 13,50 17,1 12,7 10,3 18,5
223_A Eiland 2 1,50 15,3 11,1 8,5 16,8
223_B Eiland 2 4,50 15,5 11,1 8,6 16,9
223_C Eiland 2 7,50 15,6 11,2 8,8 17,1

223_D Eiland 2 10,50 16,1 11,7 9,3 17,5
223_E Eiland 2 13,50 16,6 12,1 9,8 18,0
224_A Eiland 2 1,50 15,9 11,7 9,1 17,4
224_B Eiland 2 4,50 16,0 11,7 9,2 17,4
224_C Eiland 2 7,50 16,3 11,9 9,5 17,7

224_D Eiland 2 10,50 16,7 12,3 9,9 18,2
224_E Eiland 2 13,50 17,2 12,8 10,4 18,6
225_A Eiland 2 1,50 15,0 10,6 8,2 16,4
225_B Eiland 2 4,50 15,0 10,5 8,2 16,4
225_C Eiland 2 7,50 15,1 10,6 8,2 16,5

225_D Eiland 2 10,50 15,4 10,9 8,6 16,8
225_E Eiland 2 13,50 15,8 11,3 8,9 17,2
226_A Eiland 2 1,50 15,9 11,6 9,1 17,3
226_B Eiland 2 4,50 15,9 11,6 9,1 17,4
226_C Eiland 2 7,50 16,3 11,9 9,4 17,7

226_D Eiland 2 10,50 16,7 12,3 9,9 18,2
226_E Eiland 2 13,50 17,3 12,9 10,5 18,7
227_A Eiland 2 1,50 15,2 10,8 8,4 16,6
227_B Eiland 2 4,50 15,2 10,8 8,4 16,6
227_C Eiland 2 7,50 15,3 10,9 8,5 16,7

227_D Eiland 2 10,50 15,7 11,2 8,8 17,0
227_E Eiland 2 13,50 16,1 11,6 9,2 17,5
228_A Eiland 2 1,50 16,0 11,8 9,2 17,5
228_B Eiland 2 4,50 16,1 11,7 9,3 17,5
228_C Eiland 2 7,50 16,4 12,0 9,5 17,8

228_D Eiland 2 10,50 16,9 12,4 10,0 18,3
228_E Eiland 2 13,50 17,4 12,9 10,6 18,8
229_A Eiland 2 1,50 12,3 8,0 5,5 13,7
229_B Eiland 2 4,50 12,5 8,2 5,7 14,0
229_C Eiland 2 7,50 12,4 8,0 5,6 13,8

229_D Eiland 2 10,50 12,5 8,0 5,6 13,9
229_E Eiland 2 13,50 12,6 8,1 5,8 14,0
230_A Eiland 2 1,50 10,4 5,8 3,5 11,7
230_B Eiland 2 4,50 10,4 5,8 3,5 11,7
230_C Eiland 2 7,50 10,3 5,7 3,4 11,7

230_D Eiland 2 10,50 10,1 5,5 3,2 11,5
230_E Eiland 2 13,50 10,1 5,4 3,2 11,4
231_A Eiland 2 1,50 12,2 7,9 5,4 13,7
231_B Eiland 2 4,50 12,5 8,1 5,7 13,9
231_C Eiland 2 7,50 12,4 8,0 5,6 13,8

231_D Eiland 2 10,50 12,4 8,0 5,6 13,9
231_E Eiland 2 13,50 12,6 8,1 5,7 14,0
232_A Eiland 2 1,50 10,7 6,3 3,9 12,1
232_B Eiland 2 4,50 10,9 6,4 4,1 12,3
232_C Eiland 2 7,50 10,8 6,3 4,0 12,2

232_D Eiland 2 10,50 10,7 6,2 3,9 12,1
232_E Eiland 2 13,50 10,7 6,2 3,9 12,1
233_A Eiland 2 1,50 12,2 8,0 5,5 13,7
233_B Eiland 2 4,50 12,5 8,1 5,7 13,9
233_C Eiland 2 7,50 12,4 8,0 5,6 13,8

233_D Eiland 2 10,50 12,4 8,0 5,6 13,8
233_E Eiland 2 13,50 12,5 8,1 5,7 13,9
234_A Eiland 2 1,50 15,9 11,7 9,1 17,3
234_B Eiland 2 4,50 16,0 11,7 9,2 17,4
234_C Eiland 2 7,50 16,3 11,9 9,5 17,7

234_D Eiland 2 10,50 16,8 12,3 9,9 18,2
234_E Eiland 2 13,50 17,3 12,8 10,4 18,7
235_A Eiland 2 1,50 12,3 8,0 5,5 13,7
235_B Eiland 2 4,50 12,5 8,2 5,7 14,0
235_C Eiland 2 7,50 12,4 8,0 5,6 13,8

235_D Eiland 2 10,50 12,5 8,0 5,6 13,9
235_E Eiland 2 13,50 12,6 8,2 5,8 14,0
236_A Eiland 2 1,50 9,1 4,5 2,3 10,5
236_B Eiland 2 4,50 9,0 4,4 2,2 10,4
236_C Eiland 2 7,50 9,0 4,3 2,1 10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

236_D Eiland 2 10,50 8,8 4,1 1,9 10,1
236_E Eiland 2 13,50 8,7 4,1 1,8 10,0
237_A Eiland 2 1,50 12,0 7,7 5,2 13,4
237_B Eiland 2 4,50 12,3 7,9 5,5 13,7
237_C Eiland 2 7,50 12,2 7,7 5,4 13,6

237_D Eiland 2 10,50 12,2 7,7 5,4 13,6
237_E Eiland 2 13,50 12,3 7,9 5,5 13,7
238_A Eiland 2 1,50 11,7 7,3 4,9 13,1
238_B Eiland 2 4,50 12,0 7,5 5,2 13,4
238_C Eiland 2 7,50 11,9 7,4 5,1 13,3

238_D Eiland 2 10,50 11,9 7,4 5,1 13,3
238_E Eiland 2 13,50 12,0 7,5 5,1 13,4
239_A Eiland 2 1,50 11,9 7,6 5,1 13,3
239_B Eiland 2 4,50 12,2 7,8 5,4 13,6
239_C Eiland 2 7,50 12,1 7,7 5,3 13,5

239_D Eiland 2 10,50 12,1 7,6 5,3 13,5
239_E Eiland 2 13,50 12,2 7,7 5,4 13,6
240_A Eiland 2 1,50 11,8 7,5 5,0 13,2
240_B Eiland 2 4,50 12,1 7,7 5,3 13,5
240_C Eiland 2 7,50 12,0 7,5 5,2 13,4

240_D Eiland 2 10,50 12,0 7,5 5,2 13,4
240_E Eiland 2 13,50 12,1 7,6 5,3 13,5
241_A Eiland 2 1,50 12,2 7,9 5,4 13,6
241_B Eiland 2 4,50 12,5 8,1 5,6 13,9
241_C Eiland 2 7,50 12,4 7,9 5,5 13,8

241_D Eiland 2 10,50 12,4 7,9 5,6 13,8
241_E Eiland 2 13,50 12,5 8,1 5,7 13,9
242_A Eiland 2 1,50 11,4 7,0 4,6 12,8
242_B Eiland 2 4,50 11,7 7,2 4,8 13,1
242_C Eiland 2 7,50 11,6 7,1 4,7 13,0

242_D Eiland 2 10,50 11,5 7,0 4,7 12,9
242_E Eiland 2 13,50 11,6 7,1 4,7 13,0
243_A Eiland 2 1,50 12,1 7,8 5,3 13,5
243_B Eiland 2 4,50 12,4 8,0 5,6 13,8
243_C Eiland 2 7,50 12,3 7,8 5,5 13,7

243_D Eiland 2 10,50 12,3 7,8 5,5 13,7
243_E Eiland 2 13,50 12,4 8,0 5,6 13,8
244_A Eiland 2 1,50 11,6 7,2 4,8 13,0
244_B Eiland 2 4,50 11,9 7,4 5,1 13,3
244_C Eiland 2 7,50 11,8 7,3 5,0 13,2

244_D Eiland 2 10,50 11,8 7,3 5,0 13,2
244_E Eiland 2 13,50 11,9 7,4 5,1 13,3
245_A Eiland 3 1,50 9,6 5,2 2,8 11,0
245_B Eiland 3 4,50 10,1 5,6 3,3 11,5
245_C Eiland 3 7,50 10,1 5,6 3,3 11,5

245_D Eiland 3 10,50 10,1 5,6 3,3 11,5
245_E Eiland 3 13,50 10,3 5,7 3,4 11,6
245_F Eiland 3 16,50 10,5 5,9 3,6 11,9
246_A Eiland 3 1,50 9,8 5,5 3,0 11,2
246_B Eiland 3 4,50 10,2 5,8 3,4 11,6

246_C Eiland 3 7,50 10,3 5,7 3,4 11,6
246_D Eiland 3 10,50 10,3 5,7 3,4 11,7
246_E Eiland 3 13,50 10,4 5,9 3,6 11,8
246_F Eiland 3 16,50 10,7 6,1 3,9 12,1
247_A Eiland 3 1,50 14,7 10,4 7,9 16,2

247_B Eiland 3 4,50 15,0 10,6 8,2 16,4
247_C Eiland 3 7,50 15,0 10,6 8,2 16,4
247_D Eiland 3 10,50 15,2 10,8 8,4 16,6
247_E Eiland 3 13,50 15,5 11,1 8,7 16,9
247_F Eiland 3 16,50 15,9 11,4 9,0 17,2

248_A Eiland 3 1,50 10,0 5,6 3,2 11,4
248_B Eiland 3 4,50 10,3 5,8 3,4 11,7
248_C Eiland 3 7,50 10,2 5,7 3,3 11,6
248_D Eiland 3 10,50 10,2 5,7 3,4 11,6
248_E Eiland 3 13,50 10,4 5,9 3,6 11,8

248_F Eiland 3 16,50 10,8 6,2 3,9 12,2
249_A Eiland 3 1,50 12,7 8,4 5,9 14,1
249_B Eiland 3 4,50 13,1 8,7 6,3 14,5
249_C Eiland 3 7,50 13,1 8,6 6,2 14,5
249_D Eiland 3 10,50 13,3 8,8 6,5 14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

249_E Eiland 3 13,50 13,6 9,1 6,8 15,0
249_F Eiland 3 16,50 13,9 9,5 7,1 15,3
250_A Eiland 3 1,50 12,4 8,1 5,6 13,8
250_B Eiland 3 4,50 12,8 8,4 5,9 14,2
250_C Eiland 3 7,50 12,8 8,4 6,0 14,2

250_D Eiland 3 10,50 13,1 8,6 6,2 14,5
250_E Eiland 3 13,50 13,4 8,9 6,5 14,8
250_F Eiland 3 16,50 13,8 9,3 6,9 15,1
251_A Eiland 3 1,50 -4,5 -8,9 -11,3 -3,1
251_B Eiland 3 4,50 -3,7 -8,3 -10,6 -2,3

251_C Eiland 3 7,50 -4,7 -9,5 -11,6 -3,4
251_D Eiland 3 10,50 -4,7 -9,5 -11,6 -3,4
251_E Eiland 3 13,50 -6,3 -10,9 -13,2 -4,9
251_F Eiland 3 16,50 -7,9 -12,5 -14,8 -6,5
252_A Eiland 3 1,50 12,1 7,8 5,3 13,5

252_B Eiland 3 4,50 12,5 8,1 5,7 13,9
252_C Eiland 3 7,50 12,6 8,2 5,8 14,0
252_D Eiland 3 10,50 12,8 8,3 6,0 14,2
252_E Eiland 3 13,50 13,1 8,6 6,3 14,5
252_F Eiland 3 16,50 13,5 8,9 6,6 14,8

253_A Eiland 3 1,50 14,6 10,4 7,9 16,1
253_B Eiland 3 4,50 14,9 10,5 8,1 16,3
253_C Eiland 3 7,50 14,8 10,4 8,0 16,3
253_D Eiland 3 10,50 15,1 10,7 8,3 16,5
253_E Eiland 3 13,50 15,5 11,1 8,7 16,9

253_F Eiland 3 16,50 15,9 11,5 9,1 17,3
254_A Eiland 3 1,50 14,6 10,3 7,8 16,0
254_B Eiland 3 4,50 14,8 10,4 8,0 16,2
254_C Eiland 3 7,50 14,7 10,3 7,9 16,1
254_D Eiland 3 10,50 15,0 10,6 8,2 16,4

254_E Eiland 3 13,50 15,4 11,0 8,6 16,9
254_F Eiland 3 16,50 15,9 11,5 9,1 17,3
255_A Eiland 3 1,50 14,7 10,4 7,9 16,2
255_B Eiland 3 4,50 14,9 10,6 8,1 16,3
255_C Eiland 3 7,50 14,9 10,5 8,1 16,3

255_D Eiland 3 10,50 15,2 10,8 8,4 16,6
255_E Eiland 3 13,50 15,6 11,2 8,8 17,0
255_F Eiland 3 16,50 16,1 11,7 9,3 17,5
256_A Eiland 3 1,50 14,7 10,5 8,0 16,2
256_B Eiland 3 4,50 15,0 10,6 8,2 16,4

256_C Eiland 3 7,50 14,9 10,5 8,1 16,3
256_D Eiland 3 10,50 15,2 10,8 8,3 16,6
256_E Eiland 3 13,50 15,6 11,1 8,7 17,0
256_F Eiland 3 16,50 16,0 11,6 9,2 17,4
257_A Eiland 3 1,50 14,8 10,5 8,0 16,3

257_B Eiland 3 4,50 15,0 10,7 8,2 16,5
257_C Eiland 3 7,50 15,0 10,6 8,2 16,4
257_D Eiland 3 10,50 15,3 10,8 8,4 16,7
257_E Eiland 3 13,50 15,7 11,2 8,8 17,1
257_F Eiland 3 16,50 16,1 11,7 9,3 17,5

258_A Eiland 3 1,50 7,3 3,0 0,5 8,8
258_B Eiland 3 4,50 7,6 3,2 0,7 9,0
258_C Eiland 3 7,50 7,4 3,0 0,6 8,8
258_D Eiland 3 10,50 7,3 2,9 0,5 8,7
258_E Eiland 3 13,50 7,3 2,9 0,5 8,7

258_F Eiland 3 16,50 7,4 3,0 0,5 8,8
259_A Eiland 3 1,50 9,6 5,3 2,8 11,0
259_B Eiland 3 4,50 9,8 5,4 2,9 11,2
259_C Eiland 3 7,50 9,7 5,3 2,8 11,1
259_D Eiland 3 10,50 9,5 5,1 2,7 10,9

259_E Eiland 3 13,50 9,5 5,1 2,7 10,9
259_F Eiland 3 16,50 9,5 5,1 2,7 10,9
260_A Eiland 3 1,50 8,7 4,4 1,9 10,1
260_B Eiland 3 4,50 8,9 4,5 2,1 10,3
260_C Eiland 3 7,50 8,8 4,4 2,0 10,2

260_D Eiland 3 10,50 8,7 4,3 1,8 10,1
260_E Eiland 3 13,50 8,7 4,3 1,8 10,1
260_F Eiland 3 16,50 8,7 4,3 1,9 10,1
261_A Eiland 3 1,50 10,3 6,1 3,6 11,8
261_B Eiland 3 4,50 10,7 6,4 3,9 12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

261_C Eiland 3 7,50 10,7 6,3 3,9 12,1
261_D Eiland 3 10,50 10,8 6,4 4,0 12,3
261_E Eiland 3 13,50 11,1 6,7 4,3 12,5
261_F Eiland 3 16,50 11,6 7,1 4,7 13,0
262_A Eiland 3 1,50 10,3 6,0 3,5 11,7

262_B Eiland 3 4,50 10,7 6,4 3,9 12,2
262_C Eiland 3 7,50 10,7 6,3 3,9 12,1
262_D Eiland 3 10,50 10,8 6,3 4,0 12,2
262_E Eiland 3 13,50 11,0 6,6 4,2 12,4
262_F Eiland 3 16,50 11,4 7,0 4,6 12,8

263_A Eiland 3 1,50 10,5 6,2 3,7 11,9
263_B Eiland 3 4,50 10,9 6,5 4,1 12,3
263_C Eiland 3 7,50 10,9 6,4 4,0 12,3
263_D Eiland 3 10,50 10,9 6,5 4,1 12,3
263_E Eiland 3 13,50 11,2 6,8 4,4 12,6

263_F Eiland 3 16,50 11,6 7,2 4,8 13,0
264_A Eiland 3 1,50 8,8 4,5 2,0 10,3
264_B Eiland 3 4,50 9,0 4,6 2,2 10,4
264_C Eiland 3 7,50 8,9 4,5 2,1 10,3
264_D Eiland 3 10,50 8,8 4,4 1,9 10,2

264_E Eiland 3 13,50 8,7 4,3 1,9 10,1
264_F Eiland 3 16,50 8,7 4,3 1,9 10,1
265_A Eiland 3 1,50 12,0 7,8 5,3 13,5
265_B Eiland 3 4,50 12,3 8,0 5,5 13,7
265_C Eiland 3 7,50 12,2 7,8 5,4 13,6

265_D Eiland 3 10,50 12,2 7,8 5,4 13,6
265_E Eiland 3 13,50 12,3 7,9 5,5 13,7
265_F Eiland 3 16,50 12,5 8,1 5,7 13,9
266_A Eiland 3 1,50 14,6 10,3 7,8 16,0
266_B Eiland 3 4,50 14,8 10,4 8,0 16,2

266_C Eiland 3 7,50 14,8 10,4 8,0 16,2
266_D Eiland 3 10,50 15,1 10,6 8,3 16,5
266_E Eiland 3 13,50 15,5 11,0 8,7 16,9
266_F Eiland 3 16,50 16,0 11,5 9,2 17,4
267_A Eiland 3 1,50 14,5 10,2 7,7 15,9

267_B Eiland 3 4,50 14,8 10,4 8,0 16,2
267_C Eiland 3 7,50 14,8 10,4 8,0 16,2
267_D Eiland 3 10,50 15,0 10,6 8,2 16,4
267_E Eiland 3 13,50 15,4 11,0 8,6 16,8
267_F Eiland 3 16,50 15,9 11,4 9,0 17,3

268_A Eiland 3 1,50 9,3 5,0 2,5 10,7
268_B Eiland 3 4,50 9,4 5,1 2,6 10,9
268_C Eiland 3 7,50 9,3 4,9 2,5 10,8
268_D Eiland 3 10,50 9,2 4,8 2,4 10,6
268_E Eiland 3 13,50 9,2 4,8 2,4 10,6

268_F Eiland 3 16,50 9,2 4,8 2,4 10,7
269_A Eiland 3 1,50 11,9 7,7 5,1 13,4
269_B Eiland 3 4,50 12,2 7,9 5,4 13,6
269_C Eiland 3 7,50 12,1 7,7 5,3 13,5
269_D Eiland 3 10,50 12,0 7,6 5,2 13,4

269_E Eiland 3 13,50 12,1 7,7 5,3 13,5
269_F Eiland 3 16,50 12,3 7,9 5,5 13,7
270_A Eiland 3 1,50 12,0 7,8 5,2 13,5
270_B Eiland 3 4,50 12,3 8,0 5,5 13,7
270_C Eiland 3 7,50 12,2 7,8 5,4 13,6

270_D Eiland 3 10,50 12,2 7,8 5,4 13,6
270_E Eiland 3 13,50 12,4 8,0 5,6 13,8
270_F Eiland 3 16,50 12,6 8,2 5,8 14,0
297_A Eiland 4 1,50 3,8 -0,6 -3,0 5,2
297_B Eiland 4 4,50 4,3 -0,2 -2,6 5,7

297_C Eiland 4 7,50 4,3 -0,3 -2,6 5,6
297_D Eiland 4 10,50 4,2 -0,3 -2,6 5,6
297_E Eiland 4 13,50 4,1 -0,4 -2,7 5,5
297_F Eiland 4 16,50 4,1 -0,4 -2,8 5,5
298_A Eiland 4 1,50 5,1 0,7 -1,7 6,5

298_B Eiland 4 4,50 5,4 0,9 -1,5 6,8
298_C Eiland 4 7,50 5,3 0,8 -1,5 6,7
298_D Eiland 4 10,50 5,2 0,7 -1,6 6,6
298_E Eiland 4 13,50 5,2 0,7 -1,7 6,6
298_F Eiland 4 16,50 5,1 0,6 -1,8 6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

299_A Eiland 4 1,50 3,6 -0,8 -3,2 5,0
299_B Eiland 4 4,50 3,9 -0,6 -2,9 5,3
299_C Eiland 4 7,50 3,9 -0,6 -2,9 5,3
299_D Eiland 4 10,50 3,9 -0,7 -3,0 5,2
299_E Eiland 4 13,50 3,8 -0,7 -3,1 5,2

299_F Eiland 4 16,50 3,7 -0,8 -3,1 5,1
300_A Eiland 4 1,50 10,1 5,8 3,3 11,6
300_B Eiland 4 4,50 10,6 6,1 3,7 12,0
300_C Eiland 4 7,50 10,6 6,1 3,7 12,0
300_D Eiland 4 10,50 10,6 6,1 3,8 12,0

300_E Eiland 4 13,50 10,7 6,2 3,9 12,1
300_F Eiland 4 16,50 10,9 6,3 4,0 12,3
301_A Eiland 4 1,50 10,3 5,8 3,5 11,7
301_B Eiland 4 4,50 10,6 6,0 3,7 12,0
301_C Eiland 4 7,50 10,6 6,0 3,7 12,0

301_D Eiland 4 10,50 10,6 6,0 3,8 12,0
301_E Eiland 4 13,50 10,7 6,1 3,8 12,0
301_F Eiland 4 16,50 10,8 6,2 3,9 12,1
302_A Eiland 4 1,50 9,9 5,5 3,0 11,3
302_B Eiland 4 4,50 10,2 5,7 3,3 11,6

302_C Eiland 4 7,50 10,2 5,7 3,3 11,6
302_D Eiland 4 10,50 10,2 5,7 3,3 11,6
302_E Eiland 4 13,50 10,3 5,7 3,4 11,6
302_F Eiland 4 16,50 10,4 5,8 3,5 11,8
303_A Eiland 4 1,50 12,1 7,8 5,3 13,5

303_B Eiland 4 4,50 12,5 8,1 5,7 13,9
303_C Eiland 4 7,50 12,6 8,2 5,8 14,0
303_D Eiland 4 10,50 12,8 8,3 5,9 14,2
303_E Eiland 4 13,50 13,0 8,5 6,2 14,4
303_F Eiland 4 16,50 13,4 8,8 6,5 14,7

304_A Eiland 4 1,50 12,8 8,5 6,0 14,3
304_B Eiland 4 4,50 13,2 8,8 6,4 14,7
304_C Eiland 4 7,50 13,4 8,9 6,5 14,8
304_D Eiland 4 10,50 13,5 9,0 6,7 14,9
304_E Eiland 4 13,50 13,7 9,2 6,9 15,1

304_F Eiland 4 16,50 14,0 9,5 7,2 15,4
305_A Eiland 4 1,50 12,4 8,1 5,6 13,8
305_B Eiland 4 4,50 12,8 8,4 6,0 14,2
305_C Eiland 4 7,50 12,9 8,4 6,1 14,3
305_D Eiland 4 10,50 13,0 8,5 6,2 14,4

305_E Eiland 4 13,50 13,2 8,7 6,4 14,6
305_F Eiland 4 16,50 13,5 9,0 6,7 14,9
306_A Eiland 4 1,50 8,6 4,3 1,8 10,0
306_B Eiland 4 4,50 8,6 4,3 1,8 10,1
306_C Eiland 4 7,50 8,5 4,2 1,7 10,0

306_D Eiland 4 10,50 8,4 4,1 1,6 9,8
306_E Eiland 4 13,50 8,4 4,0 1,6 9,8
306_F Eiland 4 16,50 8,5 4,2 1,7 9,9
307_A Eiland 4 1,50 9,1 4,8 2,3 10,5
307_B Eiland 4 4,50 9,1 4,8 2,3 10,6

307_C Eiland 4 7,50 9,1 4,7 2,3 10,5
307_D Eiland 4 10,50 8,9 4,6 2,1 10,3
307_E Eiland 4 13,50 8,9 4,5 2,1 10,3
307_F Eiland 4 16,50 9,0 4,6 2,2 10,4
308_A Eiland 4 1,50 9,1 4,8 2,3 10,5

308_B Eiland 4 4,50 9,1 4,8 2,4 10,6
308_C Eiland 4 7,50 9,1 4,7 2,3 10,5
308_D Eiland 4 10,50 8,9 4,6 2,1 10,4
308_E Eiland 4 13,50 8,9 4,6 2,1 10,3
308_F Eiland 4 16,50 9,0 4,7 2,2 10,5

309_A Eiland 4 1,50 10,5 6,0 3,7 11,9
309_B Eiland 4 4,50 11,0 6,4 4,1 12,4
309_C Eiland 4 7,50 11,3 6,6 4,4 12,6
309_D Eiland 4 10,50 11,4 6,7 4,5 12,8
309_E Eiland 4 13,50 11,6 6,9 4,7 13,0

309_F Eiland 4 16,50 11,9 7,2 5,0 13,3
310_A Eiland 4 1,50 11,2 6,9 4,4 12,7
310_B Eiland 4 4,50 11,6 7,2 4,8 13,0
310_C Eiland 4 7,50 11,7 7,3 4,9 13,1
310_D Eiland 4 10,50 11,9 7,4 5,0 13,2
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

310_E Eiland 4 13,50 12,1 7,6 5,2 13,5
310_F Eiland 4 16,50 12,4 7,9 5,6 13,8
311_A Eiland 4 1,50 10,5 6,1 3,7 11,9
311_B Eiland 4 4,50 11,0 6,5 4,1 12,4
311_C Eiland 4 7,50 11,2 6,6 4,4 12,6

311_D Eiland 4 10,50 11,3 6,7 4,5 12,7
311_E Eiland 4 13,50 11,6 6,9 4,7 12,9
311_F Eiland 4 16,50 11,8 7,2 5,0 13,2
312_A Eiland 4 1,50 11,2 6,9 4,4 12,7
312_B Eiland 4 4,50 11,6 7,2 4,8 13,0

312_C Eiland 4 7,50 11,7 7,3 4,9 13,1
312_D Eiland 4 10,50 11,9 7,4 5,1 13,3
312_E Eiland 4 13,50 12,2 7,6 5,3 13,6
312_F Eiland 4 16,50 12,5 8,0 5,7 13,9
313_A Eiland 4 1,50 10,4 5,9 3,5 11,8

313_B Eiland 4 4,50 10,9 6,3 4,0 12,2
313_C Eiland 4 7,50 11,2 6,5 4,3 12,5
313_D Eiland 4 10,50 11,4 6,7 4,5 12,7
313_E Eiland 4 13,50 11,7 7,0 4,8 13,0
313_F Eiland 4 16,50 12,0 7,3 5,1 13,3

314_A Eiland 4 1,50 -2,5 -7,8 -9,5 -1,3
314_B Eiland 4 4,50 -2,4 -7,7 -9,4 -1,2
314_C Eiland 4 7,50 -2,3 -7,6 -9,4 -1,1
314_D Eiland 4 10,50 -2,3 -7,5 -9,3 -1,1
314_E Eiland 4 13,50 -5,4 -10,7 -12,5 -4,2

314_F Eiland 4 16,50 -5,4 -10,6 -12,4 -4,2
315_A Eiland 4 1,50 10,1 5,8 3,3 11,6
315_B Eiland 4 4,50 10,3 5,9 3,5 11,7
315_C Eiland 4 7,50 10,2 5,8 3,4 11,6
315_D Eiland 4 10,50 10,1 5,7 3,3 11,5

315_E Eiland 4 13,50 10,0 5,6 3,2 11,4
315_F Eiland 4 16,50 9,9 5,4 3,0 11,3
316_A Eiland 4 1,50 -2,6 -7,9 -9,6 -1,4
316_B Eiland 4 4,50 -2,2 -7,5 -9,3 -1,0
316_C Eiland 4 7,50 -2,2 -7,5 -9,2 -1,0

316_D Eiland 4 10,50 -2,1 -7,4 -9,2 -0,9
316_E Eiland 4 13,50 -5,3 -10,5 -12,3 -4,1
316_F Eiland 4 16,50 -5,2 -10,5 -12,3 -4,0
317_A Eiland 4 1,50 -3,0 -8,3 -10,0 -1,8
317_B Eiland 4 4,50 -2,2 -7,5 -9,3 -1,0

317_C Eiland 4 7,50 -2,2 -7,4 -9,2 -1,0
317_D Eiland 4 10,50 -2,1 -7,4 -9,1 -0,9
317_E Eiland 4 13,50 -5,4 -10,7 -12,5 -4,2
317_F Eiland 4 16,50 -5,4 -10,6 -12,4 -4,2
318_A Eiland 4 1,50 11,1 6,8 4,3 12,5

318_B Eiland 4 4,50 11,5 7,1 4,7 12,9
318_C Eiland 4 7,50 11,6 7,2 4,8 13,0
318_D Eiland 4 10,50 11,8 7,3 5,0 13,2
318_E Eiland 4 13,50 12,1 7,5 5,2 13,4
318_F Eiland 4 16,50 12,4 7,9 5,6 13,8

319_A Eiland 4 1,50 10,7 6,3 3,9 12,1
319_B Eiland 4 4,50 11,1 6,7 4,3 12,5
319_C Eiland 4 7,50 11,3 6,8 4,5 12,7
319_D Eiland 4 10,50 11,5 6,9 4,6 12,9
319_E Eiland 4 13,50 11,7 7,1 4,8 13,0

319_F Eiland 4 16,50 12,0 7,4 5,1 13,4
320_A Eiland 4 1,50 11,1 6,8 4,3 12,5
320_B Eiland 4 4,50 11,5 7,1 4,7 12,9
320_C Eiland 4 7,50 11,6 7,1 4,8 13,0
320_D Eiland 4 10,50 11,8 7,2 4,9 13,2

320_E Eiland 4 13,50 12,0 7,4 5,1 13,4
320_F Eiland 4 16,50 12,3 7,8 5,5 13,7
321_A Eiland 4 1,50 10,8 6,4 4,0 12,2
321_B Eiland 4 4,50 11,2 6,8 4,4 12,6
321_C Eiland 4 7,50 11,5 6,9 4,6 12,8

321_D Eiland 4 10,50 11,7 7,1 4,8 13,0
321_E Eiland 4 13,50 11,9 7,3 5,1 13,3
321_F Eiland 4 16,50 12,3 7,7 5,4 13,7
322_A Eiland 4 1,50 10,9 6,6 4,1 12,4
322_B Eiland 4 4,50 11,4 6,9 4,5 12,8
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

322_C Eiland 4 7,50 11,6 7,0 4,7 12,9
322_D Eiland 4 10,50 11,7 7,2 4,9 13,1
322_E Eiland 4 13,50 11,9 7,4 5,1 13,3
322_F Eiland 4 16,50 12,3 7,7 5,4 13,6
323_A Eiland 4 1,50 10,6 6,3 3,8 12,1

323_B Eiland 4 4,50 11,1 6,6 4,2 12,5
323_C Eiland 4 7,50 11,3 6,7 4,4 12,7
323_D Eiland 4 10,50 11,5 6,9 4,6 12,8
323_E Eiland 4 13,50 11,7 7,0 4,8 13,0
323_F Eiland 4 16,50 12,0 7,4 5,1 13,4

324_A Eiland 4 1,50 11,2 6,9 4,5 12,7
324_B Eiland 4 4,50 11,7 7,2 4,8 13,1
324_C Eiland 4 7,50 11,8 7,3 5,0 13,2
324_D Eiland 4 10,50 12,1 7,5 5,2 13,5
324_E Eiland 4 13,50 12,3 7,8 5,5 13,7

324_F Eiland 4 16,50 12,7 8,1 5,8 14,1
325_A Eiland 4 1,50 10,7 6,3 3,9 12,1
325_B Eiland 4 4,50 11,2 6,7 4,3 12,6
325_C Eiland 4 7,50 11,4 6,8 4,5 12,7
325_D Eiland 4 10,50 11,5 6,8 4,6 12,8

325_E Eiland 4 13,50 11,7 7,0 4,8 13,0
325_F Eiland 4 16,50 12,0 7,4 5,1 13,4
326_A Eiland 4 1,50 11,2 6,9 4,5 12,7
326_B Eiland 4 4,50 11,7 7,2 4,8 13,1
326_C Eiland 4 7,50 11,8 7,3 5,0 13,2

326_D Eiland 4 10,50 12,0 7,5 5,2 13,4
326_E Eiland 4 13,50 12,2 7,7 5,4 13,6
326_F Eiland 4 16,50 12,6 8,0 5,7 13,9
327_A Eiland 4 1,50 10,6 6,3 3,8 12,1
327_B Eiland 4 4,50 11,1 6,6 4,3 12,5

327_C Eiland 4 7,50 11,3 6,7 4,5 12,7
327_D Eiland 4 10,50 11,5 6,8 4,6 12,8
327_E Eiland 4 13,50 11,7 7,0 4,8 13,0
327_F Eiland 4 16,50 12,0 7,4 5,1 13,4
328_A Eiland 4 1,50 10,0 5,6 3,2 11,4

328_B Eiland 4 4,50 10,3 5,8 3,4 11,7
328_C Eiland 4 7,50 10,2 5,7 3,4 11,6
328_D Eiland 4 10,50 10,1 5,6 3,3 11,5
328_E Eiland 4 13,50 10,0 5,5 3,2 11,4
328_F Eiland 4 16,50 10,0 5,4 3,1 11,3

329_A Eiland 4 1,50 9,9 5,5 3,1 11,3
329_B Eiland 4 4,50 9,9 5,5 3,1 11,3
329_C Eiland 4 7,50 9,8 5,4 3,0 11,2
329_D Eiland 4 10,50 9,7 5,3 2,9 11,1
329_E Eiland 4 13,50 9,6 5,2 2,8 11,0

329_F Eiland 4 16,50 9,6 5,2 2,8 11,0
330_A Eiland 4 1,50 10,1 5,7 3,3 11,5
330_B Eiland 4 4,50 10,3 5,9 3,5 11,7
330_C Eiland 4 7,50 10,3 5,8 3,4 11,7
330_D Eiland 4 10,50 10,2 5,7 3,3 11,6

330_E Eiland 4 13,50 10,1 5,5 3,2 11,5
330_F Eiland 4 16,50 9,9 5,3 3,0 11,3
331_A Eiland 4 1,50 10,0 5,7 3,2 11,4
331_B Eiland 4 4,50 10,1 5,7 3,3 11,5
331_C Eiland 4 7,50 10,0 5,6 3,2 11,4

331_D Eiland 4 10,50 9,9 5,4 3,0 11,3
331_E Eiland 4 13,50 9,8 5,3 2,9 11,2
331_F Eiland 4 16,50 9,8 5,3 3,0 11,2
332_A Eiland 4 1,50 9,9 5,5 3,1 11,3
332_B Eiland 4 4,50 10,1 5,6 3,3 11,5

332_C Eiland 4 7,50 10,1 5,6 3,2 11,5
332_D Eiland 4 10,50 10,0 5,5 3,2 11,4
332_E Eiland 4 13,50 9,9 5,4 3,1 11,3
332_F Eiland 4 16,50 9,7 5,1 2,8 11,1
333_A Eiland 4 1,50 12,0 7,7 5,2 13,5

333_B Eiland 4 4,50 12,1 7,8 5,3 13,6
333_C Eiland 4 7,50 12,2 7,8 5,4 13,7
333_D Eiland 4 10,50 12,4 7,9 5,6 13,8
333_E Eiland 4 13,50 12,8 8,3 5,9 14,2
333_F Eiland 4 16,50 13,2 8,6 6,3 14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

334_A Eiland 4 1,50 11,8 7,5 5,0 13,3
334_B Eiland 4 4,50 12,1 7,7 5,3 13,5
334_C Eiland 4 7,50 12,3 7,8 5,5 13,7
334_D Eiland 4 10,50 12,4 7,9 5,6 13,8
334_E Eiland 4 13,50 12,6 8,1 5,8 14,0

334_F Eiland 4 16,50 13,0 8,5 6,2 14,4
335_A Eiland 4 1,50 9,4 5,0 2,6 10,8
335_B Eiland 4 4,50 9,4 5,0 2,6 10,8
335_C Eiland 4 7,50 9,3 4,9 2,5 10,7
335_D Eiland 4 10,50 9,2 4,7 2,3 10,6

335_E Eiland 4 13,50 9,1 4,6 2,3 10,5
335_F Eiland 4 16,50 9,1 4,7 2,3 10,5
336_A Eiland 4 1,50 11,8 7,6 5,1 13,3
336_B Eiland 4 4,50 12,0 7,7 5,2 13,5
336_C Eiland 4 7,50 12,1 7,7 5,3 13,5

336_D Eiland 4 10,50 12,3 7,8 5,5 13,7
336_E Eiland 4 13,50 12,7 8,2 5,9 14,1
336_F Eiland 4 16,50 13,1 8,5 6,2 14,5
337_A Eiland 4 1,50 10,0 5,7 3,2 11,4
337_B Eiland 4 4,50 10,1 5,7 3,3 11,5

337_C Eiland 4 7,50 10,0 5,6 3,2 11,4
337_D Eiland 4 10,50 9,9 5,5 3,1 11,3
337_E Eiland 4 13,50 9,8 5,4 3,0 11,2
337_F Eiland 4 16,50 9,8 5,4 3,0 11,2
338_A Eiland 4 1,50 10,2 5,9 3,4 11,6

338_B Eiland 4 4,50 10,4 6,0 3,6 11,8
338_C Eiland 4 7,50 10,3 5,9 3,5 11,7
338_D Eiland 4 10,50 10,2 5,8 3,4 11,6
338_E Eiland 4 13,50 10,1 5,6 3,3 11,5
338_F Eiland 4 16,50 9,9 5,5 3,1 11,3

339_A Eiland 4 1,50 10,3 6,0 3,5 11,7
339_B Eiland 4 4,50 10,4 6,0 3,6 11,9
339_C Eiland 4 7,50 10,4 5,9 3,5 11,8
339_D Eiland 4 10,50 10,2 5,8 3,4 11,6
339_E Eiland 4 13,50 10,1 5,7 3,3 11,5

339_F Eiland 4 16,50 10,0 5,6 3,2 11,4
340_A Eiland 4 1,50 10,2 5,9 3,4 11,6
340_B Eiland 4 4,50 10,4 6,0 3,6 11,8
340_C Eiland 4 7,50 10,3 5,9 3,5 11,7
340_D Eiland 4 10,50 10,2 5,7 3,4 11,6

340_E Eiland 4 13,50 10,1 5,6 3,3 11,5
340_F Eiland 4 16,50 9,9 5,5 3,1 11,3
341_A Eiland 4 1,50 10,2 5,8 3,4 11,6
341_B Eiland 4 4,50 10,3 5,9 3,5 11,8
341_C Eiland 4 7,50 10,2 5,8 3,4 11,7

341_D Eiland 4 10,50 10,1 5,7 3,3 11,5
341_E Eiland 4 13,50 10,0 5,6 3,2 11,4
341_F Eiland 4 16,50 9,9 5,5 3,1 11,3
342_A Eiland 4 1,50 10,3 5,9 3,4 11,7
342_B Eiland 4 4,50 10,5 6,0 3,6 11,9

342_C Eiland 4 7,50 10,4 5,9 3,6 11,8
342_D Eiland 4 10,50 10,3 5,8 3,4 11,7
342_E Eiland 4 13,50 10,2 5,7 3,3 11,6
342_F Eiland 4 16,50 10,1 5,6 3,3 11,5
343_A Eiland 4 1,50 10,2 5,9 3,4 11,6

343_B Eiland 4 4,50 10,3 6,0 3,5 11,8
343_C Eiland 4 7,50 10,2 5,8 3,4 11,7
343_D Eiland 4 10,50 10,1 5,7 3,3 11,5
343_E Eiland 4 13,50 10,0 5,6 3,2 11,4
343_F Eiland 4 16,50 10,0 5,6 3,2 11,4

344_A Eiland 4 1,50 10,2 5,8 3,4 11,6
344_B Eiland 4 4,50 10,4 5,9 3,6 11,8
344_C Eiland 4 7,50 10,3 5,8 3,5 11,7
344_D Eiland 4 10,50 10,2 5,7 3,4 11,6
344_E Eiland 4 13,50 10,1 5,6 3,3 11,5

344_F Eiland 4 16,50 10,0 5,5 3,1 11,4
345_A Eiland 4 1,50 10,3 6,0 3,5 11,8
345_B Eiland 4 4,50 10,5 6,1 3,7 11,9
345_C Eiland 4 7,50 10,4 6,0 3,6 11,8
345_D Eiland 4 10,50 10,3 5,9 3,5 11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

345_E Eiland 4 13,50 10,2 5,7 3,3 11,6
345_F Eiland 4 16,50 10,0 5,6 3,2 11,4
346_A Eiland 4 1,50 10,2 5,8 3,4 11,6
346_B Eiland 4 4,50 10,4 5,9 3,6 11,8
346_C Eiland 4 7,50 10,3 5,8 3,5 11,7

346_D Eiland 4 10,50 10,2 5,7 3,4 11,6
346_E Eiland 4 13,50 10,1 5,6 3,3 11,5
346_F Eiland 4 16,50 9,9 5,4 3,1 11,3
347_A Eiland 5 1,50 11,0 6,6 4,2 12,4
347_B Eiland 5 4,50 11,1 6,7 4,3 12,5

347_C Eiland 5 7,50 11,2 6,7 4,3 12,6
347_D Eiland 5 10,50 11,4 6,9 4,5 12,8
347_E Eiland 5 13,50 11,8 7,2 4,9 13,1
347_F Eiland 5 16,50 12,0 7,4 5,1 13,4
348_A Eiland 5 1,50 9,4 5,1 2,6 10,9

348_B Eiland 5 4,50 9,6 5,2 2,8 11,0
348_C Eiland 5 7,50 9,9 5,3 3,0 11,2
348_D Eiland 5 10,50 10,3 5,6 3,4 11,6
348_E Eiland 5 13,50 10,7 6,0 3,8 12,0
348_F Eiland 5 16,50 11,1 6,3 4,2 12,4

349_A Eiland 5 1,50 10,8 6,5 4,0 12,3
349_B Eiland 5 4,50 10,9 6,5 4,1 12,4
349_C Eiland 5 7,50 11,0 6,5 4,2 12,4
349_D Eiland 5 10,50 11,2 6,7 4,3 12,6
349_E Eiland 5 13,50 11,5 6,9 4,7 12,9

349_F Eiland 5 16,50 11,7 7,2 4,9 13,1
350_A Eiland 5 1,50 9,6 5,2 2,7 11,0
350_B Eiland 5 4,50 9,7 5,3 2,9 11,1
350_C Eiland 5 7,50 9,9 5,4 3,1 11,3
350_D Eiland 5 10,50 10,3 5,7 3,4 11,7

350_E Eiland 5 13,50 10,6 6,0 3,7 12,0
350_F Eiland 5 16,50 10,9 6,2 4,0 12,2
351_A Eiland 5 1,50 11,2 6,9 4,4 12,6
351_B Eiland 5 4,50 11,4 6,9 4,5 12,8
351_C Eiland 5 7,50 11,4 6,9 4,6 12,8

351_D Eiland 5 10,50 11,6 7,1 4,8 13,0
351_E Eiland 5 13,50 12,0 7,4 5,1 13,4
351_F Eiland 5 16,50 12,2 7,6 5,4 13,6
352_A Eiland 5 1,50 9,1 4,7 2,3 10,5
352_B Eiland 5 4,50 9,4 4,9 2,5 10,7

352_C Eiland 5 7,50 9,7 5,1 2,8 11,0
352_D Eiland 5 10,50 10,2 5,5 3,3 11,5
352_E Eiland 5 13,50 10,6 5,8 3,6 11,9
352_F Eiland 5 16,50 10,9 6,1 4,0 12,2
353_A Eiland 5 1,50 -- -- -- --

353_B Eiland 5 4,50 -- -- -- --
353_C Eiland 5 7,50 -- -- -- --
353_D Eiland 5 10,50 -5,9 -11,3 -12,9 -4,7
353_E Eiland 5 13,50 -6,3 -11,6 -13,3 -5,1
353_F Eiland 5 16,50 -6,1 -11,3 -13,1 -4,9

354_A Eiland 5 1,50 9,0 4,7 2,2 10,5
354_B Eiland 5 4,50 9,2 4,8 2,4 10,6
354_C Eiland 5 7,50 9,5 4,9 2,6 10,9
354_D Eiland 5 10,50 9,9 5,2 3,0 11,3
354_E Eiland 5 13,50 10,2 5,5 3,3 11,6

354_F Eiland 5 16,50 10,5 5,8 3,6 11,9
355_A Eiland 5 1,50 11,0 6,6 4,2 12,4
355_B Eiland 5 4,50 11,1 6,6 4,2 12,5
355_C Eiland 5 7,50 11,1 6,6 4,2 12,5
355_D Eiland 5 10,50 11,2 6,7 4,4 12,6

355_E Eiland 5 13,50 11,5 7,0 4,7 12,9
355_F Eiland 5 16,50 11,7 7,2 4,9 13,1
356_A Eiland 5 1,50 9,7 5,4 2,9 11,2
356_B Eiland 5 4,50 9,9 5,5 3,1 11,3
356_C Eiland 5 7,50 10,0 5,5 3,2 11,4

356_D Eiland 5 10,50 10,3 5,7 3,4 11,6
356_E Eiland 5 13,50 10,6 6,0 3,7 12,0
356_F Eiland 5 16,50 10,9 6,3 4,0 12,2
357_A Eiland 5 1,50 10,0 5,6 3,2 11,4
357_B Eiland 5 4,50 10,1 5,7 3,3 11,5
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

357_C Eiland 5 7,50 10,2 5,7 3,4 11,6
357_D Eiland 5 10,50 10,5 5,9 3,6 11,8
357_E Eiland 5 13,50 10,8 6,3 4,0 12,2
357_F Eiland 5 16,50 11,1 6,5 4,3 12,5
358_A Eiland 5 1,50 9,7 5,4 2,9 11,2

358_B Eiland 5 4,50 9,9 5,4 3,0 11,3
358_C Eiland 5 7,50 10,0 5,5 3,1 11,4
358_D Eiland 5 10,50 10,2 5,7 3,4 11,6
358_E Eiland 5 13,50 10,7 6,1 3,9 12,1
358_F Eiland 5 16,50 11,0 6,4 4,2 12,4

359_A Eiland 5 1,50 9,8 5,5 3,0 11,3
359_B Eiland 5 4,50 10,0 5,6 3,2 11,4
359_C Eiland 5 7,50 10,1 5,6 3,3 11,5
359_D Eiland 5 10,50 10,3 5,8 3,5 11,7
359_E Eiland 5 13,50 10,7 6,1 3,9 12,1

359_F Eiland 5 16,50 11,0 6,4 4,1 12,3
360_A Eiland 5 1,50 9,8 5,4 3,0 11,2
360_B Eiland 5 4,50 9,9 5,5 3,1 11,3
360_C Eiland 5 7,50 10,1 5,6 3,3 11,5
360_D Eiland 5 10,50 10,3 5,8 3,5 11,7

360_E Eiland 5 13,50 10,7 6,1 3,9 12,1
360_F Eiland 5 16,50 11,0 6,4 4,1 12,4
361_A Eiland 5 1,50 10,6 6,3 3,8 12,0
361_B Eiland 5 4,50 10,8 6,3 3,9 12,2
361_C Eiland 5 7,50 10,8 6,3 4,0 12,2

361_D Eiland 5 10,50 11,0 6,5 4,1 12,4
361_E Eiland 5 13,50 11,3 6,8 4,5 12,7
361_F Eiland 5 16,50 11,6 7,0 4,7 13,0
362_A Eiland 5 1,50 9,6 5,2 2,8 11,0
362_B Eiland 5 4,50 9,9 5,4 3,0 11,3

362_C Eiland 5 7,50 10,1 5,5 3,2 11,4
362_D Eiland 5 10,50 10,4 5,8 3,5 11,8
362_E Eiland 5 13,50 10,8 6,1 3,9 12,1
362_F Eiland 5 16,50 11,0 6,4 4,1 12,4
363_A Eiland 5 1,50 10,5 6,1 3,7 11,9

363_B Eiland 5 4,50 10,6 6,2 3,8 12,1
363_C Eiland 5 7,50 10,7 6,2 3,9 12,1
363_D Eiland 5 10,50 11,0 6,4 4,1 12,3
363_E Eiland 5 13,50 11,4 6,8 4,5 12,7
363_F Eiland 5 16,50 11,7 7,1 4,8 13,0

364_A Eiland 5 1,50 9,7 5,4 2,9 11,2
364_B Eiland 5 4,50 9,9 5,4 3,0 11,3
364_C Eiland 5 7,50 10,0 5,5 3,2 11,4
364_D Eiland 5 10,50 10,4 5,8 3,5 11,7
364_E Eiland 5 13,50 10,8 6,2 3,9 12,1

364_F Eiland 5 16,50 11,1 6,4 4,2 12,4
365_A Eiland 5 1,50 8,1 3,8 1,3 9,5
365_B Eiland 5 4,50 8,7 4,2 1,9 10,1
365_C Eiland 5 7,50 8,7 4,2 1,8 10,1
365_D Eiland 5 10,50 8,6 4,1 1,7 10,0

365_E Eiland 5 13,50 8,5 4,0 1,6 9,9
365_F Eiland 5 16,50 6,8 2,3 -0,1 8,2
366_A Eiland 5 1,50 6,7 2,5 -0,1 8,2
366_B Eiland 5 4,50 7,3 2,9 0,5 8,7
366_C Eiland 5 7,50 7,2 2,8 0,4 8,6

366_D Eiland 5 10,50 7,1 2,7 0,3 8,5
366_E Eiland 5 13,50 7,0 2,6 0,2 8,4
366_F Eiland 5 16,50 6,1 1,7 -0,7 7,5
367_A Eiland 5 1,50 8,2 3,9 1,4 9,6
367_B Eiland 5 4,50 8,7 4,3 1,9 10,1

367_C Eiland 5 7,50 8,7 4,2 1,9 10,1
367_D Eiland 5 10,50 8,6 4,1 1,8 10,0
367_E Eiland 5 13,50 8,5 4,0 1,7 9,9
367_F Eiland 5 16,50 7,0 2,5 0,1 8,4
368_A Eiland 5 1,50 7,1 2,9 0,4 8,6

368_B Eiland 5 4,50 7,7 3,3 0,9 9,1
368_C Eiland 5 7,50 7,6 3,2 0,8 9,0
368_D Eiland 5 10,50 7,5 3,1 0,7 8,9
368_E Eiland 5 13,50 7,4 3,0 0,6 8,8
368_F Eiland 5 16,50 6,2 1,8 -0,6 7,7
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

369_A Eiland 5 1,50 8,1 3,7 1,3 9,5
369_B Eiland 5 4,50 8,7 4,2 1,8 10,1
369_C Eiland 5 7,50 8,7 4,1 1,8 10,0
369_D Eiland 5 10,50 8,6 4,0 1,7 10,0
369_E Eiland 5 13,50 8,5 3,9 1,6 9,9

369_F Eiland 5 16,50 6,9 2,4 0,1 8,3
370_A Eiland 5 1,50 5,0 0,8 -1,8 6,5
370_B Eiland 5 4,50 5,6 1,3 -1,2 7,0
370_C Eiland 5 7,50 5,6 1,2 -1,3 7,0
370_D Eiland 5 10,50 5,5 1,1 -1,4 6,9

370_E Eiland 5 13,50 5,3 0,9 -1,5 6,8
370_F Eiland 5 16,50 5,3 0,9 -1,5 6,7
371_A Eiland 5 1,50 10,1 5,7 3,3 11,5
371_B Eiland 5 4,50 10,5 6,0 3,7 11,9
371_C Eiland 5 7,50 10,6 6,0 3,7 12,0

371_D Eiland 5 10,50 10,7 6,1 3,9 12,1
371_E Eiland 5 13,50 10,8 6,2 3,9 12,1
371_F Eiland 5 16,50 10,9 6,3 4,0 12,2
372_A Eiland 5 1,50 6,3 2,0 -0,5 7,7
372_B Eiland 5 4,50 6,9 2,5 0,1 8,3

372_C Eiland 5 7,50 6,8 2,4 0,0 8,2
372_D Eiland 5 10,50 6,7 2,3 -0,1 8,1
372_E Eiland 5 13,50 6,6 2,2 -0,2 8,0
372_F Eiland 5 16,50 6,2 1,7 -0,7 7,6
373_A Eiland 5 1,50 7,9 3,5 1,1 9,3

373_B Eiland 5 4,50 8,4 4,0 1,6 9,9
373_C Eiland 5 7,50 8,4 3,9 1,6 9,8
373_D Eiland 5 10,50 8,4 3,8 1,5 9,7
373_E Eiland 5 13,50 8,3 3,7 1,4 9,6
373_F Eiland 5 16,50 6,5 2,0 -0,3 7,9

374_A Eiland 5 1,50 8,0 3,8 1,2 9,5
374_B Eiland 5 4,50 8,6 4,2 1,7 10,0
374_C Eiland 5 7,50 8,5 4,1 1,7 9,9
374_D Eiland 5 10,50 8,4 4,0 1,6 9,8
374_E Eiland 5 13,50 8,3 3,8 1,5 9,7

374_F Eiland 5 16,50 6,6 2,2 -0,2 8,0
375_A Eiland 5 1,50 8,3 4,0 1,5 9,8
375_B Eiland 5 4,50 8,9 4,5 2,0 10,3
375_C Eiland 5 7,50 8,8 4,4 2,0 10,2
375_D Eiland 5 10,50 8,7 4,3 1,9 10,1

375_E Eiland 5 13,50 8,6 4,1 1,8 10,0
375_F Eiland 5 16,50 7,0 2,5 0,1 8,4
376_A Eiland 5 1,50 8,1 3,9 1,3 9,6
376_B Eiland 5 4,50 8,6 4,3 1,8 10,1
376_C Eiland 5 7,50 8,6 4,2 1,8 10,0

376_D Eiland 5 10,50 8,5 4,1 1,7 9,9
376_E Eiland 5 13,50 8,4 3,9 1,6 9,8
376_F Eiland 5 16,50 6,8 2,4 0,0 8,2
377_A Eiland 5 1,50 8,3 4,1 1,6 9,8
377_B Eiland 5 4,50 8,9 4,5 2,1 10,3

377_C Eiland 5 7,50 8,9 4,4 2,0 10,3
377_D Eiland 5 10,50 8,8 4,3 1,9 10,2
377_E Eiland 5 13,50 8,6 4,2 1,8 10,0
377_F Eiland 5 16,50 7,1 2,6 0,3 8,5
378_A Eiland 5 1,50 8,0 3,7 1,2 9,4

378_B Eiland 5 4,50 8,5 4,1 1,7 9,9
378_C Eiland 5 7,50 8,4 4,0 1,6 9,9
378_D Eiland 5 10,50 8,4 3,9 1,5 9,8
378_E Eiland 5 13,50 8,2 3,8 1,4 9,6
378_F Eiland 5 16,50 6,6 2,2 -0,2 8,0

379_A Eiland 5 1,50 8,2 3,9 1,5 9,7
379_B Eiland 5 4,50 8,8 4,4 2,0 10,2
379_C Eiland 5 7,50 8,8 4,3 1,9 10,2
379_D Eiland 5 10,50 8,7 4,2 1,8 10,1
379_E Eiland 5 13,50 8,6 4,1 1,7 10,0

379_F Eiland 5 16,50 6,9 2,4 0,1 8,3
380_A Eiland 5 1,50 7,8 3,5 1,0 9,2
380_B Eiland 5 4,50 8,3 3,9 1,5 9,7
380_C Eiland 5 7,50 8,3 3,9 1,5 9,7
380_D Eiland 5 10,50 8,2 3,8 1,4 9,6
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

380_E Eiland 5 13,50 8,1 3,6 1,2 9,5
380_F Eiland 5 16,50 6,4 1,9 -0,5 7,8
381_A Eiland 5 1,50 8,3 4,0 1,5 9,7
381_B Eiland 5 4,50 8,8 4,4 2,0 10,2
381_C Eiland 5 7,50 8,8 4,3 2,0 10,2

381_D Eiland 5 10,50 8,7 4,2 1,9 10,1
381_E Eiland 5 13,50 8,6 4,1 1,8 10,0
381_F Eiland 5 16,50 7,0 2,5 0,2 8,4
382_A Eiland 5 1,50 7,9 3,6 1,1 9,3
382_B Eiland 5 4,50 8,4 4,0 1,6 9,8

382_C Eiland 5 7,50 8,4 4,0 1,6 9,8
382_D Eiland 5 10,50 8,3 3,8 1,5 9,7
382_E Eiland 5 13,50 8,2 3,7 1,3 9,6
382_F Eiland 5 16,50 6,5 2,0 -0,3 7,9
383_A Eiland 5 1,50 7,5 3,1 0,7 8,9

383_B Eiland 5 4,50 7,6 3,1 0,7 9,0
383_C Eiland 5 7,50 7,5 3,0 0,6 8,9
383_D Eiland 5 10,50 7,4 2,9 0,5 8,8
383_E Eiland 5 13,50 7,3 2,8 0,4 8,7
383_F Eiland 5 16,50 0,8 -3,8 -6,1 2,2

384_A Eiland 5 1,50 4,3 -0,1 -2,6 5,7
384_B Eiland 5 4,50 4,5 0,0 -2,3 5,9
384_C Eiland 5 7,50 4,4 -0,1 -2,4 5,8
384_D Eiland 5 10,50 4,4 -0,1 -2,5 5,8
384_E Eiland 5 13,50 4,3 -0,2 -2,6 5,7

384_F Eiland 5 16,50 2,6 -2,0 -4,3 3,9
385_A Eiland 5 1,50 7,4 3,0 0,6 8,8
385_B Eiland 5 4,50 7,5 3,0 0,7 8,9
385_C Eiland 5 7,50 7,4 2,9 0,6 8,8
385_D Eiland 5 10,50 7,3 2,8 0,5 8,7

385_E Eiland 5 13,50 7,2 2,7 0,4 8,6
385_F Eiland 5 16,50 0,0 -4,6 -6,9 1,4
386_A Eiland 5 1,50 6,1 1,8 -0,7 7,6
386_B Eiland 5 4,50 6,3 1,9 -0,5 7,7
386_C Eiland 5 7,50 6,2 1,8 -0,6 7,6

386_D Eiland 5 10,50 6,1 1,7 -0,7 7,5
386_E Eiland 5 13,50 6,0 1,6 -0,8 7,4
386_F Eiland 5 16,50 1,4 -3,1 -5,4 2,8
387_A Eiland 5 1,50 7,0 2,5 0,1 8,4
387_B Eiland 5 4,50 7,0 2,5 0,2 8,4

387_C Eiland 5 7,50 6,9 2,4 0,1 8,3
387_D Eiland 5 10,50 6,8 2,3 -0,1 8,2
387_E Eiland 5 13,50 6,7 2,2 -0,2 8,1
387_F Eiland 5 16,50 -0,2 -4,8 -7,1 1,2
388_A Eiland 5 1,50 2,4 -1,9 -4,4 3,9

388_B Eiland 5 4,50 3,0 -1,5 -3,9 4,4
388_C Eiland 5 7,50 3,0 -1,5 -3,9 4,4
388_D Eiland 5 10,50 2,9 -1,6 -3,9 4,3
388_E Eiland 5 13,50 2,9 -1,7 -4,0 4,2
388_F Eiland 5 16,50 2,8 -1,8 -4,1 4,2

389_A Eiland 5 1,50 7,3 2,9 0,5 8,7
389_B Eiland 5 4,50 7,4 2,9 0,6 8,8
389_C Eiland 5 7,50 7,3 2,8 0,5 8,7
389_D Eiland 5 10,50 7,2 2,7 0,4 8,6
389_E Eiland 5 13,50 7,1 2,6 0,3 8,5

389_F Eiland 5 16,50 -0,2 -4,8 -7,1 1,2
390_A Eiland 5 1,50 2,6 -1,8 -4,2 4,0
390_B Eiland 5 4,50 3,0 -1,5 -3,8 4,4
390_C Eiland 5 7,50 3,0 -1,5 -3,9 4,4
390_D Eiland 5 10,50 2,9 -1,6 -3,9 4,3

390_E Eiland 5 13,50 2,9 -1,7 -4,0 4,2
390_F Eiland 5 16,50 2,8 -1,8 -4,1 4,2
391_A Eiland 5 1,50 6,0 1,7 -0,8 7,4
391_B Eiland 5 4,50 6,1 1,7 -0,7 7,5
391_C Eiland 5 7,50 6,0 1,6 -0,8 7,4

391_D Eiland 5 10,50 5,9 1,5 -0,9 7,3
391_E Eiland 5 13,50 5,8 1,4 -1,0 7,2
391_F Eiland 5 16,50 1,0 -3,5 -5,9 2,4
392_A Eiland 5 1,50 7,1 2,7 0,3 8,5
392_B Eiland 5 4,50 7,2 2,8 0,3 8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

392_C Eiland 5 7,50 7,1 2,6 0,2 8,5
392_D Eiland 5 10,50 6,9 2,5 0,1 8,3
392_E Eiland 5 13,50 6,8 2,4 0,0 8,2
392_F Eiland 5 16,50 -0,2 -4,7 -7,0 1,2
393_A Eiland 5 1,50 7,6 3,2 0,8 9,1

393_B Eiland 5 4,50 7,7 3,2 0,9 9,1
393_C Eiland 5 7,50 7,6 3,1 0,8 9,0
393_D Eiland 5 10,50 7,5 3,0 0,6 8,9
393_E Eiland 5 13,50 7,4 2,9 0,5 8,8
393_F Eiland 5 16,50 0,7 -3,9 -6,2 2,0

394_A Eiland 5 1,50 8,0 3,5 1,1 9,4
394_B Eiland 5 4,50 8,0 3,5 1,2 9,4
394_C Eiland 5 7,50 7,9 3,4 1,1 9,3
394_D Eiland 5 10,50 7,8 3,3 1,0 9,2
394_E Eiland 5 13,50 7,7 3,2 0,8 9,1

394_F Eiland 5 16,50 1,8 -2,8 -5,1 3,2
395_A Eiland 5 1,50 7,6 3,2 0,8 9,0
395_B Eiland 5 4,50 7,6 3,2 0,8 9,0
395_C Eiland 5 7,50 7,5 3,1 0,7 8,9
395_D Eiland 5 10,50 7,4 3,0 0,6 8,8

395_E Eiland 5 13,50 7,3 2,8 0,5 8,7
395_F Eiland 5 16,50 0,3 -4,2 -6,6 1,7
396_A Eiland 5 1,50 6,5 2,1 -0,3 7,9
396_B Eiland 5 4,50 6,6 2,2 -0,2 8,0
396_C Eiland 5 7,50 6,5 2,1 -0,3 7,9

396_D Eiland 5 10,50 6,4 2,0 -0,4 7,8
396_E Eiland 5 13,50 6,3 1,8 -0,5 7,7
396_F Eiland 5 16,50 0,6 -3,9 -6,3 2,0
397_A Eiland 5 1,50 7,6 3,1 0,7 9,0
397_B Eiland 5 4,50 7,6 3,1 0,8 9,0

397_C Eiland 5 7,50 7,5 3,0 0,7 8,9
397_D Eiland 5 10,50 7,4 2,9 0,6 8,8
397_E Eiland 5 13,50 7,3 2,8 0,4 8,7
397_F Eiland 5 16,50 0,5 -4,1 -6,4 1,9
398_A Eiland 5 1,50 7,1 2,7 0,2 8,5

398_B Eiland 5 4,50 7,1 2,7 0,3 8,5
398_C Eiland 5 7,50 7,0 2,6 0,2 8,4
398_D Eiland 5 10,50 6,9 2,5 0,1 8,3
398_E Eiland 5 13,50 6,8 2,3 0,0 8,2
398_F Eiland 5 16,50 1,3 -3,2 -5,5 2,7

399_A Eiland 5 1,50 7,7 3,3 0,9 9,1
399_B Eiland 5 4,50 7,8 3,3 0,9 9,2
399_C Eiland 5 7,50 7,7 3,2 0,8 9,1
399_D Eiland 5 10,50 7,6 3,1 0,7 8,9
399_E Eiland 5 13,50 7,4 2,9 0,6 8,8

399_F Eiland 5 16,50 1,2 -3,4 -5,7 2,5
400_A Eiland 5 1,50 9,2 4,8 2,4 10,6
400_B Eiland 5 4,50 9,9 5,4 3,0 11,3
400_C Eiland 5 7,50 10,0 5,4 3,1 11,3
400_D Eiland 5 10,50 10,0 5,4 3,1 11,3

400_E Eiland 5 13,50 10,0 5,3 3,1 11,3
400_F Eiland 5 16,50 10,0 5,4 3,1 11,4
401_A Eiland 5 1,50 8,4 4,1 1,6 9,9
401_B Eiland 5 4,50 9,0 4,5 2,2 10,4
401_C Eiland 5 7,50 9,3 4,7 2,5 10,7

401_D Eiland 5 10,50 9,6 4,9 2,7 10,9
401_E Eiland 5 13,50 9,6 4,9 2,7 11,0
401_F Eiland 5 16,50 9,8 5,1 2,9 11,1
402_A Eiland 5 1,50 9,9 5,6 3,1 11,4
402_B Eiland 5 4,50 10,5 6,0 3,7 11,9

402_C Eiland 5 7,50 10,7 6,1 3,8 12,0
402_D Eiland 5 10,50 10,8 6,2 3,9 12,1
402_E Eiland 5 13,50 10,8 6,1 3,9 12,1
402_F Eiland 5 16,50 10,9 6,2 4,0 12,2
403_A Eiland 5 1,50 8,4 4,0 1,6 9,9

403_B Eiland 5 4,50 9,1 4,5 2,2 10,4
403_C Eiland 5 7,50 9,4 4,8 2,5 10,8
403_D Eiland 5 10,50 9,8 5,0 2,9 11,1
403_E Eiland 5 13,50 9,8 5,1 2,9 11,1
403_F Eiland 5 16,50 9,9 5,2 3,0 11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

404_A Eiland 5 1,50 9,7 5,3 2,9 11,1
404_B Eiland 5 4,50 10,2 5,8 3,4 11,6
404_C Eiland 5 7,50 10,5 5,9 3,6 11,8
404_D Eiland 5 10,50 10,7 6,1 3,8 12,0
404_E Eiland 5 13,50 10,7 6,0 3,8 12,0

404_F Eiland 5 16,50 10,8 6,2 3,9 12,1
405_A Eiland 5 1,50 8,4 4,0 1,6 9,8
405_B Eiland 5 4,50 8,9 4,4 2,1 10,3
405_C Eiland 5 7,50 9,2 4,6 2,3 10,6
405_D Eiland 5 10,50 9,5 4,9 2,6 10,9

405_E Eiland 5 13,50 9,5 4,9 2,7 10,9
405_F Eiland 5 16,50 9,7 5,0 2,8 11,0
406_A Eiland 5 1,50 9,5 5,2 2,7 10,9
406_B Eiland 5 4,50 10,1 5,6 3,2 11,5
406_C Eiland 5 7,50 10,2 5,7 3,4 11,6

406_D Eiland 5 10,50 10,5 5,9 3,6 11,9
406_E Eiland 5 13,50 10,5 5,9 3,6 11,9
406_F Eiland 5 16,50 10,7 6,0 3,8 12,0
407_A Eiland 5 1,50 8,6 4,2 1,8 10,0
407_B Eiland 5 4,50 9,2 4,7 2,3 10,6

407_C Eiland 5 7,50 9,5 4,9 2,6 10,8
407_D Eiland 5 10,50 9,7 5,1 2,8 11,1
407_E Eiland 5 13,50 9,7 5,1 2,9 11,1
407_F Eiland 5 16,50 9,9 5,2 3,0 11,2
408_A Eiland 5 1,50 9,5 5,2 2,7 10,9

408_B Eiland 5 4,50 10,1 5,6 3,2 11,5
408_C Eiland 5 7,50 10,2 5,7 3,4 11,6
408_D Eiland 5 10,50 10,4 5,8 3,5 11,7
408_E Eiland 5 13,50 10,3 5,7 3,4 11,7
408_F Eiland 5 16,50 10,4 5,8 3,6 11,8

409_A Eiland 5 1,50 9,5 5,2 2,7 11,0
409_B Eiland 5 4,50 10,1 5,7 3,3 11,5
409_C Eiland 5 7,50 10,3 5,7 3,4 11,7
409_D Eiland 5 10,50 10,5 5,9 3,6 11,8
409_E Eiland 5 13,50 10,5 5,9 3,6 11,8

409_F Eiland 5 16,50 10,6 6,0 3,7 12,0
410_A Eiland 5 1,50 8,6 4,2 1,8 10,0
410_B Eiland 5 4,50 9,1 4,7 2,3 10,5
410_C Eiland 5 7,50 9,4 4,8 2,5 10,8
410_D Eiland 5 10,50 9,6 5,0 2,8 11,0

410_E Eiland 5 13,50 9,7 5,1 2,8 11,0
410_F Eiland 5 16,50 9,8 5,2 3,0 11,2
411_A Eiland 5 1,50 9,3 5,0 2,5 10,7
411_B Eiland 5 4,50 9,9 5,4 3,0 11,3
411_C Eiland 5 7,50 10,0 5,5 3,2 11,4

411_D Eiland 5 10,50 10,2 5,7 3,4 11,6
411_E Eiland 5 13,50 10,2 5,6 3,4 11,6
411_F Eiland 5 16,50 10,4 5,7 3,5 11,7
412_A Eiland 5 1,50 8,8 4,5 2,0 10,2
412_B Eiland 5 4,50 9,4 4,9 2,5 10,8

412_C Eiland 5 7,50 9,5 5,0 2,7 10,9
412_D Eiland 5 10,50 9,7 5,1 2,9 11,1
412_E Eiland 5 13,50 9,7 5,1 2,9 11,1
412_F Eiland 5 16,50 9,9 5,3 3,0 11,2
413_A Eiland 5 1,50 9,0 4,7 2,2 10,4

413_B Eiland 5 4,50 9,6 5,1 2,7 11,0
413_C Eiland 5 7,50 9,8 5,2 2,9 11,1
413_D Eiland 5 10,50 10,0 5,4 3,1 11,3
413_E Eiland 5 13,50 10,0 5,3 3,1 11,3
413_F Eiland 5 16,50 10,1 5,4 3,2 11,4

414_A Eiland 5 1,50 9,9 5,5 3,1 11,3
414_B Eiland 5 4,50 10,5 6,0 3,6 11,9
414_C Eiland 5 7,50 10,6 6,1 3,8 12,0
414_D Eiland 5 10,50 10,9 6,2 4,0 12,2
414_E Eiland 5 13,50 10,9 6,2 4,0 12,2

414_F Eiland 5 16,50 11,0 6,4 4,1 12,4
415_A Eiland 5 1,50 8,7 4,3 1,9 10,1
415_B Eiland 5 4,50 9,4 4,8 2,5 10,8
415_C Eiland 5 7,50 9,0 4,4 2,1 10,3
415_D Eiland 5 10,50 9,3 4,6 2,4 10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

415_E Eiland 5 13,50 9,4 4,7 2,5 10,8
415_F Eiland 5 16,50 9,6 4,8 2,7 10,9
416_A Eiland 5 1,50 8,5 4,2 1,7 10,0
416_B Eiland 5 4,50 9,1 4,6 2,2 10,5
416_C Eiland 5 7,50 9,3 4,8 2,5 10,7

416_D Eiland 5 10,50 9,7 5,0 2,8 11,0
416_E Eiland 5 13,50 9,7 5,1 2,8 11,1
416_F Eiland 5 16,50 9,9 5,2 3,0 11,2
417_A Eiland 5 1,50 8,6 4,1 1,7 10,0
417_B Eiland 5 4,50 9,2 4,6 2,4 10,6

417_C Eiland 5 7,50 9,2 4,5 2,3 10,5
417_D Eiland 5 10,50 9,6 4,8 2,7 10,9
417_E Eiland 5 13,50 9,6 4,8 2,7 10,9
417_F Eiland 5 16,50 9,7 4,9 2,8 11,0
418_A Eiland 5 1,50 -- -- -- --

418_B Eiland 5 4,50 -- -- -- --
418_C Eiland 5 7,50 -- -- -- --
418_D Eiland 5 10,50 -3,2 -8,5 -10,3 -2,0
418_E Eiland 5 13,50 -6,6 -11,9 -13,7 -5,4
418_F Eiland 5 16,50 -6,6 -11,9 -13,6 -5,4

419_A Eiland 5 1,50 -14,0 -19,3 -21,1 -12,8
419_B Eiland 5 4,50 -10,9 -16,1 -17,9 -9,7
420_A Eiland 5 1,50 8,5 4,1 1,7 9,9
420_B Eiland 5 4,50 8,8 4,3 2,0 10,2
421_A Eiland 5 1,50 11,0 6,7 4,2 12,5

421_B Eiland 5 4,50 11,6 7,1 4,7 12,9
422_A Eiland 5 1,50 8,4 4,0 1,6 9,8
422_B Eiland 5 4,50 8,7 4,2 1,9 10,1
423_A Eiland 6 1,50 8,1 3,8 1,3 9,6
423_B Eiland 6 4,50 8,6 4,1 1,8 10,0

423_C Eiland 6 7,50 8,8 4,3 2,0 10,2
423_D Eiland 6 10,50 9,1 4,5 2,2 10,5
423_E Eiland 6 13,50 9,4 4,8 2,5 10,8
424_A Eiland 6 1,50 9,0 4,6 2,2 10,4
424_B Eiland 6 4,50 9,5 5,0 2,6 10,9

424_C Eiland 6 7,50 9,6 5,1 2,8 11,0
424_D Eiland 6 10,50 9,8 5,2 2,9 11,2
424_E Eiland 6 13,50 9,9 5,3 3,1 11,3
425_A Eiland 6 1,50 7,9 3,5 1,1 9,3
425_B Eiland 6 4,50 8,6 4,0 1,8 10,0

425_C Eiland 6 7,50 9,1 4,4 2,2 10,4
425_D Eiland 6 10,50 9,4 4,7 2,5 10,8
425_E Eiland 6 13,50 9,4 4,6 2,5 10,7
426_A Eiland 6 1,50 8,2 3,7 1,4 9,6
426_B Eiland 6 4,50 8,8 4,1 1,9 10,2

426_C Eiland 6 7,50 9,1 4,4 2,2 10,5
426_D Eiland 6 10,50 9,2 4,4 2,3 10,5
426_E Eiland 6 13,50 9,2 4,4 2,2 10,5
427_A Eiland 6 1,50 9,0 4,6 2,2 10,4
427_B Eiland 6 4,50 9,5 5,0 2,7 10,9

427_C Eiland 6 7,50 9,7 5,2 2,9 11,1
427_D Eiland 6 10,50 9,9 5,3 3,1 11,3
427_E Eiland 6 13,50 10,1 5,5 3,2 11,5
428_A Eiland 6 1,50 8,5 4,2 1,7 10,0
428_B Eiland 6 4,50 9,1 4,6 2,2 10,4

428_C Eiland 6 7,50 9,2 4,7 2,4 10,6
428_D Eiland 6 10,50 9,5 4,9 2,7 10,9
428_E Eiland 6 13,50 9,8 5,1 2,9 11,1
429_A Eiland 6 1,50 8,7 4,4 1,9 10,1
429_B Eiland 6 4,50 9,1 4,7 2,3 10,5

429_C Eiland 6 7,50 9,3 4,8 2,5 10,7
429_D Eiland 6 10,50 9,6 5,0 2,8 11,0
429_E Eiland 6 13,50 9,9 5,2 3,0 11,2
430_A Eiland 6 1,50 8,3 3,9 1,5 9,7
430_B Eiland 6 4,50 8,8 4,3 2,0 10,2

430_C Eiland 6 7,50 9,0 4,4 2,2 10,4
430_D Eiland 6 10,50 8,7 4,1 1,9 10,1
430_E Eiland 6 13,50 8,9 4,2 2,0 10,2
431_A Eiland 6 1,50 7,8 3,5 1,0 9,2
431_B Eiland 6 4,50 8,3 3,8 1,5 9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

431_C Eiland 6 7,50 8,5 4,0 1,7 9,9
431_D Eiland 6 10,50 8,8 4,1 1,9 10,1
431_E Eiland 6 13,50 9,0 4,3 2,1 10,4
432_A Eiland 6 1,50 7,9 3,6 1,1 9,4
432_B Eiland 6 4,50 8,4 3,9 1,6 9,8

432_C Eiland 6 7,50 8,6 4,0 1,7 10,0
432_D Eiland 6 10,50 9,0 4,4 2,1 10,3
432_E Eiland 6 13,50 9,3 4,6 2,4 10,6
433_A Eiland 6 1,50 8,7 4,4 1,9 10,1
433_B Eiland 6 4,50 9,2 4,8 2,4 10,6

433_C Eiland 6 7,50 9,4 4,8 2,5 10,8
433_D Eiland 6 10,50 9,6 5,0 2,7 11,0
433_E Eiland 6 13,50 9,7 5,1 2,9 11,1
434_A Eiland 6 1,50 7,8 3,4 1,0 9,2
434_B Eiland 6 4,50 8,4 3,8 1,5 9,7

434_C Eiland 6 7,50 8,6 4,0 1,8 10,0
434_D Eiland 6 10,50 8,9 4,2 2,0 10,2
434_E Eiland 6 13,50 9,1 4,4 2,2 10,5
435_A Eiland 6 1,50 8,9 4,5 2,1 10,3
435_B Eiland 6 4,50 9,3 4,9 2,5 10,7

435_C Eiland 6 7,50 9,6 5,0 2,7 11,0
435_D Eiland 6 10,50 9,8 5,2 2,9 11,2
435_E Eiland 6 13,50 10,0 5,4 3,1 11,3
436_A Eiland 6 1,50 9,2 4,8 2,4 10,6
436_B Eiland 6 4,50 9,7 5,2 2,8 11,1

436_C Eiland 6 7,50 9,8 5,3 3,0 11,2
436_D Eiland 6 10,50 10,0 5,4 3,1 11,4
436_E Eiland 6 13,50 10,1 5,5 3,3 11,5
437_A Eiland 6 1,50 9,1 4,7 2,3 10,5
437_B Eiland 6 4,50 9,6 5,1 2,8 11,0

437_C Eiland 6 7,50 9,8 5,2 2,9 11,1
437_D Eiland 6 10,50 10,0 5,4 3,1 11,3
437_E Eiland 6 13,50 10,1 5,5 3,3 11,5
438_A Eiland 6 1,50 7,8 3,4 1,0 9,2
438_B Eiland 6 4,50 8,3 3,8 1,4 9,7

438_C Eiland 6 7,50 8,6 4,0 1,7 9,9
438_D Eiland 6 10,50 8,8 4,2 1,9 10,2
438_E Eiland 6 13,50 9,1 4,4 2,2 10,4
439_A Eiland 6 1,50 0,1 -4,5 -6,8 1,4
439_B Eiland 6 4,50 0,0 -4,6 -6,9 1,4

439_C Eiland 6 7,50 -0,4 -5,0 -7,3 1,0
439_D Eiland 6 10,50 -0,7 -5,3 -7,6 0,7
439_E Eiland 6 13,50 -0,8 -5,4 -7,7 0,6
440_A Eiland 6 1,50 -0,4 -4,8 -7,3 1,0
440_B Eiland 6 4,50 -0,3 -4,8 -7,1 1,1

440_C Eiland 6 7,50 -0,4 -4,9 -7,3 1,0
440_D Eiland 6 10,50 -0,5 -5,0 -7,3 0,9
440_E Eiland 6 13,50 -0,6 -5,1 -7,4 0,8
441_A Eiland 6 1,50 3,7 -0,7 -3,1 5,1
441_B Eiland 6 4,50 3,6 -0,8 -3,2 5,0

441_C Eiland 6 7,50 3,5 -0,9 -3,3 4,9
441_D Eiland 6 10,50 3,4 -1,0 -3,4 4,8
441_E Eiland 6 13,50 3,3 -1,2 -3,5 4,7
442_A Eiland 6 1,50 5,6 1,1 -1,3 7,0
442_B Eiland 6 4,50 5,5 1,0 -1,4 6,9

442_C Eiland 6 7,50 5,2 0,7 -1,6 6,6
442_D Eiland 6 10,50 5,1 0,6 -1,7 6,5
442_E Eiland 6 13,50 5,0 0,5 -1,8 6,4
443_A Eiland 6 1,50 3,1 -1,4 -3,7 4,5
443_B Eiland 6 4,50 3,1 -1,5 -3,8 4,4

443_C Eiland 6 7,50 2,8 -1,8 -4,1 4,1
443_D Eiland 6 10,50 2,7 -1,9 -4,2 4,0
443_E Eiland 6 13,50 2,6 -2,0 -4,3 3,9
444_A Eiland 6 1,50 0,9 -3,5 -6,0 2,3
444_B Eiland 6 4,50 0,9 -3,6 -5,9 2,3

444_C Eiland 6 7,50 0,9 -3,6 -6,0 2,3
444_D Eiland 6 10,50 0,8 -3,7 -6,0 2,2
444_E Eiland 6 13,50 0,7 -3,8 -6,1 2,1
445_A Eiland 6 1,50 9,5 5,0 2,6 10,9
445_B Eiland 6 4,50 9,8 5,2 2,9 11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

445_C Eiland 6 7,50 9,9 5,3 3,0 11,2
445_D Eiland 6 10,50 10,0 5,3 3,1 11,3
445_E Eiland 6 13,50 10,0 5,3 3,1 11,3
446_A Eiland 6 1,50 -1,2 -5,8 -8,1 0,2
446_B Eiland 6 4,50 -1,3 -5,9 -8,1 0,1

446_C Eiland 6 7,50 -1,3 -6,0 -8,2 0,0
446_D Eiland 6 10,50 -1,6 -6,2 -8,4 -0,2
446_E Eiland 6 13,50 -1,6 -6,3 -8,5 -0,3
447_A Eiland 6 1,50 -0,7 -5,3 -7,6 0,7
447_B Eiland 6 4,50 -0,8 -5,4 -7,6 0,6

447_C Eiland 6 7,50 -0,9 -5,5 -7,7 0,5
447_D Eiland 6 10,50 -1,1 -5,7 -7,9 0,3
447_E Eiland 6 13,50 -1,1 -5,8 -8,0 0,2
448_A Eiland 6 1,50 1,3 -3,2 -5,6 2,7
448_B Eiland 6 4,50 1,3 -3,2 -5,5 2,7

448_C Eiland 6 7,50 1,1 -3,5 -5,8 2,4
448_D Eiland 6 10,50 1,0 -3,5 -5,9 2,4
448_E Eiland 6 13,50 0,9 -3,6 -5,9 2,3
449_A Eiland 6 1,50 5,1 0,6 -1,7 6,5
449_B Eiland 6 4,50 5,0 0,5 -1,9 6,4

449_C Eiland 6 7,50 4,7 0,2 -2,1 6,1
449_D Eiland 6 10,50 4,6 0,1 -2,3 6,0
449_E Eiland 6 13,50 4,5 0,0 -2,4 5,9
450_A Eiland 6 1,50 5,4 0,9 -1,5 6,8
450_B Eiland 6 4,50 5,3 0,8 -1,6 6,6

450_C Eiland 6 7,50 5,0 0,5 -1,8 6,4
450_D Eiland 6 10,50 4,9 0,4 -1,9 6,3
450_E Eiland 6 13,50 4,8 0,3 -2,0 6,2
451_A Eiland 6 1,50 5,1 0,7 -1,7 6,5
451_B Eiland 6 4,50 5,0 0,5 -1,8 6,4

451_C Eiland 6 7,50 4,7 0,2 -2,1 6,1
451_D Eiland 6 10,50 4,6 0,1 -2,2 6,0
451_E Eiland 6 13,50 4,5 0,0 -2,3 5,9
452_A Eiland 6 1,50 8,9 4,2 2,0 10,2
452_B Eiland 6 4,50 9,3 4,6 2,4 10,7

452_C Eiland 6 7,50 9,4 4,6 2,5 10,7
452_D Eiland 6 10,50 9,4 4,7 2,5 10,8
452_E Eiland 6 13,50 9,4 4,6 2,5 10,7
453_A Eiland 6 1,50 -- -- -- --
453_B Eiland 6 4,50 -- -- -- --

453_C Eiland 6 7,50 -- -- -- --
453_D Eiland 6 10,50 -- -- -- --
453_E Eiland 6 13,50 -- -- -- --
454_A Eiland 6 1,50 5,4 1,0 -1,4 6,8
454_B Eiland 6 4,50 5,3 0,8 -1,5 6,7

454_C Eiland 6 7,50 5,0 0,6 -1,8 6,4
454_D Eiland 6 10,50 4,9 0,5 -1,9 6,3
454_E Eiland 6 13,50 4,8 0,4 -2,0 6,2
455_A Eiland 6 1,50 4,8 0,3 -2,1 6,2
455_B Eiland 6 4,50 4,7 0,1 -2,2 6,1

455_C Eiland 6 7,50 4,5 -0,1 -2,4 5,8
455_D Eiland 6 10,50 4,4 -0,2 -2,5 5,8
455_E Eiland 6 13,50 4,3 -0,3 -2,6 5,7
456_A Eiland 6 1,50 4,7 0,3 -2,1 6,1
456_B Eiland 6 4,50 4,6 0,2 -2,2 6,0

456_C Eiland 6 7,50 4,5 0,0 -2,4 5,9
456_D Eiland 6 10,50 4,4 -0,1 -2,5 5,8
456_E Eiland 6 13,50 4,3 -0,2 -2,6 5,7
457_A Eiland 6 1,50 4,8 0,3 -2,0 6,2
457_B Eiland 6 4,50 4,7 0,2 -2,2 6,1

457_C Eiland 6 7,50 4,5 0,1 -2,3 5,9
457_D Eiland 6 10,50 4,4 -0,1 -2,4 5,8
457_E Eiland 6 13,50 4,3 -0,2 -2,5 5,7
458_A Eiland 6 1,50 5,3 0,9 -1,5 6,7
458_B Eiland 6 4,50 5,2 0,8 -1,6 6,6

458_C Eiland 6 7,50 5,0 0,5 -1,9 6,4
458_D Eiland 6 10,50 4,9 0,4 -2,0 6,3
458_E Eiland 6 13,50 4,8 0,3 -2,1 6,2
459_A Eiland 7 1,50 1,0 -3,6 -5,9 2,4
459_B Eiland 7 4,50 1,0 -3,6 -5,9 2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

459_C Eiland 7 7,50 0,6 -4,1 -6,3 1,9
459_D Eiland 7 10,50 0,5 -4,1 -6,4 1,9
459_E Eiland 7 13,50 0,4 -4,2 -6,4 1,8
460_A Eiland 7 1,50 0,9 -3,7 -6,0 2,3
460_B Eiland 7 4,50 1,0 -3,6 -5,9 2,4

460_C Eiland 7 7,50 0,7 -3,9 -6,1 2,1
460_D Eiland 7 10,50 0,7 -3,9 -6,2 2,0
460_E Eiland 7 13,50 0,6 -4,0 -6,2 2,0
461_A Eiland 7 1,50 1,1 -3,5 -5,8 2,5
461_B Eiland 7 4,50 1,1 -3,6 -5,8 2,4

461_C Eiland 7 7,50 0,6 -4,0 -6,3 2,0
461_D Eiland 7 10,50 0,6 -4,1 -6,3 1,9
461_E Eiland 7 13,50 0,5 -4,1 -6,4 1,9
462_A Eiland 7 1,50 1,4 -3,1 -5,5 2,8
462_B Eiland 7 4,50 1,6 -3,0 -5,3 2,9

462_C Eiland 7 7,50 1,3 -3,2 -5,5 2,7
462_D Eiland 7 10,50 1,3 -3,3 -5,6 2,7
462_E Eiland 7 13,50 1,2 -3,4 -5,6 2,6
463_A Eiland 7 1,50 0,6 -4,0 -6,3 2,0
463_B Eiland 7 4,50 0,6 -4,0 -6,3 2,0

463_C Eiland 7 7,50 0,3 -4,4 -6,6 1,6
463_D Eiland 7 10,50 0,1 -4,6 -6,8 1,4
463_E Eiland 7 13,50 0,0 -4,7 -6,9 1,4
464_A Eiland 7 1,50 1,5 -3,0 -5,3 2,9
464_B Eiland 7 4,50 1,7 -2,8 -5,1 3,1

464_C Eiland 7 7,50 1,5 -3,1 -5,3 2,9
464_D Eiland 7 10,50 1,5 -3,1 -5,4 2,8
464_E Eiland 7 13,50 1,4 -3,2 -5,5 2,8
465_A Eiland 7 1,50 -6,6 -11,9 -13,7 -5,4
465_B Eiland 7 4,50 -4,6 -9,9 -11,6 -3,4

465_C Eiland 7 7,50 -3,1 -8,4 -10,1 -1,9
465_D Eiland 7 10,50 -2,1 -7,4 -9,1 -0,9
465_E Eiland 7 13,50 -1,9 -7,2 -9,0 -0,7
466_A Eiland 7 1,50 -9,0 -14,3 -16,1 -7,8
466_B Eiland 7 4,50 -7,1 -12,4 -14,1 -5,9

466_C Eiland 7 7,50 -4,2 -9,5 -11,3 -3,0
466_D Eiland 7 10,50 -1,7 -7,0 -8,7 -0,5
466_E Eiland 7 13,50 -1,4 -6,7 -8,5 -0,2
467_A Eiland 7 1,50 -7,3 -12,6 -14,4 -6,1
467_B Eiland 7 4,50 -5,4 -10,7 -12,4 -4,2

467_C Eiland 7 7,50 -3,0 -8,3 -10,1 -1,8
467_D Eiland 7 10,50 -1,7 -7,0 -8,7 -0,5
467_E Eiland 7 13,50 -1,6 -6,8 -8,6 -0,4
468_A Eiland 7 1,50 1,7 -2,9 -5,2 3,1
468_B Eiland 7 4,50 1,7 -3,0 -5,2 3,0

468_C Eiland 7 7,50 1,4 -3,2 -5,5 2,8
468_D Eiland 7 10,50 1,3 -3,3 -5,5 2,7
468_E Eiland 7 13,50 1,3 -3,3 -5,6 2,6
469_A Eiland 7 1,50 1,4 -3,2 -5,5 2,7
469_B Eiland 7 4,50 1,4 -3,3 -5,5 2,7

469_C Eiland 7 7,50 0,9 -3,7 -6,0 2,3
469_D Eiland 7 10,50 0,9 -3,8 -6,0 2,2
469_E Eiland 7 13,50 0,8 -3,8 -6,1 2,2
470_A Eiland 7 1,50 1,5 -3,1 -5,4 2,8
470_B Eiland 7 4,50 1,4 -3,2 -5,4 2,8

470_C Eiland 7 7,50 1,2 -3,5 -5,7 2,5
470_D Eiland 7 10,50 1,1 -3,5 -5,8 2,5
470_E Eiland 7 13,50 1,1 -3,6 -5,8 2,4
471_A Eiland 7 1,50 9,3 4,8 2,5 10,7
471_B Eiland 7 4,50 9,5 4,9 2,6 10,8

471_C Eiland 7 7,50 9,7 5,0 2,8 11,0
471_D Eiland 7 10,50 9,9 5,2 3,0 11,2
471_E Eiland 7 13,50 9,9 5,2 3,0 11,2
472_A Eiland 7 1,50 8,6 4,0 1,7 9,9
472_B Eiland 7 4,50 8,7 4,1 1,8 10,0

472_C Eiland 7 7,50 9,0 4,4 2,1 10,4
472_D Eiland 7 10,50 9,0 4,4 2,1 10,4
472_E Eiland 7 13,50 9,1 4,4 2,2 10,4
473_A Eiland 7 1,50 9,2 4,7 2,3 10,6
473_B Eiland 7 4,50 9,3 4,7 2,4 10,7
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

473_C Eiland 7 7,50 9,5 4,9 2,7 10,9
473_D Eiland 7 10,50 9,6 5,0 2,8 11,0
473_E Eiland 7 13,50 9,7 5,0 2,8 11,0
474_A Eiland 7 1,50 8,3 3,8 1,5 9,7
474_B Eiland 7 4,50 8,5 3,9 1,6 9,9

474_C Eiland 7 7,50 8,9 4,2 2,0 10,2
474_D Eiland 7 10,50 9,0 4,3 2,1 10,4
474_E Eiland 7 13,50 9,0 4,3 2,1 10,3
475_A Eiland 7 1,50 9,4 4,8 2,5 10,8
475_B Eiland 7 4,50 9,6 5,0 2,7 10,9

475_C Eiland 7 7,50 9,8 5,2 2,9 11,2
475_D Eiland 7 10,50 10,0 5,3 3,1 11,3
475_E Eiland 7 13,50 10,0 5,3 3,1 11,3
476_A Eiland 7 1,50 8,7 4,1 1,8 10,0
476_B Eiland 7 4,50 8,8 4,2 1,9 10,1

476_C Eiland 7 7,50 9,1 4,4 2,2 10,4
476_D Eiland 7 10,50 9,1 4,4 2,2 10,5
476_E Eiland 7 13,50 9,2 4,5 2,3 10,5
477_A Eiland 7 1,50 9,4 4,8 2,5 10,7
477_B Eiland 7 4,50 9,6 5,0 2,7 10,9

477_C Eiland 7 7,50 9,7 5,0 2,8 11,0
477_D Eiland 7 10,50 9,7 5,0 2,8 11,0
477_E Eiland 7 13,50 9,7 5,0 2,8 11,0
478_A Eiland 7 1,50 9,8 5,1 2,9 11,1
478_B Eiland 7 4,50 9,9 5,2 3,0 11,2

478_C Eiland 7 7,50 9,9 5,2 3,0 11,2
478_D Eiland 7 10,50 9,9 5,2 3,0 11,2
478_E Eiland 7 13,50 9,9 5,2 3,0 11,2
479_A Eiland 7 1,50 9,6 5,0 2,8 11,0
479_B Eiland 7 4,50 9,8 5,2 2,9 11,2

479_C Eiland 7 7,50 9,9 5,2 3,0 11,2
479_D Eiland 7 10,50 9,9 5,2 3,0 11,2
479_E Eiland 7 13,50 9,9 5,2 3,0 11,3
480_A Eiland 7 1,50 9,0 4,4 2,1 10,4
480_B Eiland 7 4,50 9,1 4,5 2,3 10,5

480_C Eiland 7 7,50 9,4 4,7 2,5 10,7
480_D Eiland 7 10,50 9,3 4,6 2,4 10,7
480_E Eiland 7 13,50 9,4 4,7 2,5 10,7
481_A Eiland 7 1,50 9,2 4,6 2,3 10,5
481_B Eiland 7 4,50 9,3 4,7 2,4 10,7

481_C Eiland 7 7,50 9,5 4,9 2,7 10,9
481_D Eiland 7 10,50 9,7 5,0 2,8 11,0
481_E Eiland 7 13,50 9,7 5,0 2,8 11,0
482_A Eiland 7 1,50 9,2 4,6 2,3 10,5
482_B Eiland 7 4,50 9,4 4,7 2,5 10,7

482_C Eiland 7 7,50 9,6 4,9 2,7 10,9
482_D Eiland 7 10,50 9,3 4,6 2,4 10,7
482_E Eiland 7 13,50 9,4 4,7 2,5 10,7
483_A  Eiland 3 1,50 14,4 10,1 7,6 15,9
483_B  Eiland 3 4,50 14,7 10,2 7,8 16,1

483_C  Eiland 3 7,50 14,6 10,2 7,8 16,0
483_D  Eiland 3 10,50 14,9 10,5 8,1 16,3
483_E  Eiland 3 13,50 15,3 10,8 8,5 16,7
483_F  Eiland 3 16,50 15,9 11,3 9,0 17,2
484_A  Eiland 3 1,50 13,5 9,2 6,7 14,9

484_B  Eiland 3 4,50 13,8 9,3 6,9 15,2
484_C  Eiland 3 7,50 13,8 9,3 6,9 15,2
484_D  Eiland 3 10,50 14,0 9,5 7,2 15,4
484_E  Eiland 3 13,50 14,4 9,9 7,6 15,8
484_F  Eiland 3 16,50 14,9 10,3 8,0 16,3

485_A  Eiland 3 1,50 13,7 9,4 6,9 15,2
485_B  Eiland 3 4,50 14,0 9,5 7,2 15,4
485_C  Eiland 3 7,50 14,0 9,5 7,2 15,4
485_D  Eiland 3 10,50 14,3 9,8 7,4 15,7
485_E  Eiland 3 13,50 14,7 10,2 7,8 16,1

485_F  Eiland 3 16,50 15,2 10,6 8,3 16,5
486_A  Eiland 3 1,50 13,0 8,6 6,2 14,4
486_B  Eiland 3 4,50 13,3 8,8 6,5 14,7
486_C  Eiland 3 7,50 13,4 8,9 6,6 14,8
486_D  Eiland 3 10,50 13,7 9,1 6,8 15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

486_E  Eiland 3 13,50 14,0 9,4 7,1 15,3
486_F  Eiland 3 16,50 14,4 9,8 7,5 15,7
487_A  Eiland 3 1,50 14,5 10,2 7,7 15,9
487_B  Eiland 3 4,50 14,7 10,3 7,9 16,1
487_C  Eiland 3 7,50 14,7 10,2 7,9 16,1

487_D  Eiland 3 10,50 15,0 10,5 8,1 16,4
487_E  Eiland 3 13,50 15,4 10,9 8,5 16,8
487_F  Eiland 3 16,50 15,9 11,4 9,0 17,3
488_A  Eiland 3 1,50 13,2 8,9 6,4 14,7
488_B  Eiland 3 4,50 13,5 9,1 6,7 14,9

488_C  Eiland 3 7,50 13,6 9,1 6,7 15,0
488_D  Eiland 3 10,50 13,8 9,3 7,0 15,2
488_E  Eiland 3 13,50 14,2 9,6 7,3 15,6
488_F  Eiland 3 16,50 14,6 10,0 7,8 16,0
489_A  Eiland 3 1,50 13,4 9,0 6,6 14,8

489_B  Eiland 3 4,50 13,7 9,2 6,8 15,1
489_C  Eiland 3 7,50 13,7 9,2 6,8 15,1
489_D  Eiland 3 10,50 14,0 9,4 7,1 15,3
489_E  Eiland 3 13,50 14,4 9,8 7,5 15,7
489_F  Eiland 3 16,50 14,8 10,2 7,9 16,2

490_A  Eiland 3 1,50 13,3 9,0 6,5 14,8
490_B  Eiland 3 4,50 13,6 9,2 6,8 15,0
490_C  Eiland 3 7,50 13,6 9,1 6,8 15,0
490_D  Eiland 3 10,50 13,9 9,3 7,0 15,2
490_E  Eiland 3 13,50 14,2 9,7 7,4 15,6

490_F  Eiland 3 16,50 14,7 10,1 7,8 16,1
491_A  Eiland 3 1,50 14,3 10,0 7,5 15,8
491_B  Eiland 3 4,50 14,6 10,2 7,8 16,0
491_C  Eiland 3 7,50 14,6 10,1 7,8 16,0
491_D  Eiland 3 10,50 14,9 10,4 8,0 16,3

491_E  Eiland 3 13,50 15,3 10,8 8,4 16,7
491_F  Eiland 3 16,50 15,8 11,2 8,9 17,2
492_A  Eiland 3 1,50 13,5 9,1 6,7 14,9
492_B  Eiland 3 4,50 13,7 9,3 6,9 15,1
492_C  Eiland 3 7,50 13,7 9,2 6,9 15,1

492_D  Eiland 3 10,50 14,0 9,5 7,1 15,4
492_E  Eiland 3 13,50 14,4 9,8 7,5 15,8
492_F  Eiland 3 16,50 14,9 10,3 8,0 16,2
493_A  Eiland 3 1,50 14,1 9,8 7,3 15,5
493_B  Eiland 3 4,50 14,4 9,9 7,5 15,8

493_C  Eiland 3 7,50 14,4 9,9 7,5 15,8
493_D  Eiland 3 10,50 14,7 10,1 7,8 16,1
493_E  Eiland 3 13,50 15,1 10,5 8,2 16,4
493_F  Eiland 3 16,50 15,6 11,0 8,7 16,9
494_A  Eiland 3 1,50 13,4 9,0 6,6 14,8

494_B  Eiland 3 4,50 13,7 9,2 6,8 15,1
494_C  Eiland 3 7,50 13,7 9,2 6,8 15,0
494_D  Eiland 3 10,50 13,9 9,4 7,1 15,3
494_E  Eiland 3 13,50 14,3 9,8 7,5 15,7
494_F  Eiland 3 16,50 14,8 10,2 7,9 16,1

495_A  Eiland 3 1,50 14,1 9,8 7,3 15,6
495_B  Eiland 3 4,50 14,4 9,9 7,6 15,8
495_C  Eiland 3 7,50 14,4 9,9 7,6 15,8
495_D  Eiland 3 10,50 14,7 10,2 7,9 16,1
495_E  Eiland 3 13,50 15,1 10,6 8,2 16,5

495_F  Eiland 3 16,50 15,6 11,1 8,8 17,0
496_A  Eiland 3 1,50 11,1 6,7 4,3 12,5
496_B  Eiland 3 4,50 11,3 6,8 4,5 12,7
496_C  Eiland 3 7,50 11,2 6,7 4,4 12,6
496_D  Eiland 3 10,50 11,1 6,6 4,3 12,5

496_E  Eiland 3 13,50 11,1 6,5 4,2 12,5
496_F  Eiland 3 16,50 11,1 6,6 4,2 12,5
497_A  Eiland 3 1,50 13,1 8,9 6,3 14,6
497_B  Eiland 3 4,50 13,4 9,1 6,6 14,9
497_C  Eiland 3 7,50 13,5 9,1 6,7 14,9

497_D  Eiland 3 10,50 13,9 9,4 7,0 15,3
497_E  Eiland 3 13,50 14,3 9,8 7,5 15,7
497_F  Eiland 3 16,50 14,7 10,2 7,9 16,1
498_A  Eiland 3 1,50 11,1 6,7 4,3 12,5
498_B  Eiland 3 4,50 11,2 6,8 4,4 12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

498_C  Eiland 3 7,50 11,1 6,7 4,3 12,5
498_D  Eiland 3 10,50 11,0 6,6 4,2 12,4
498_E  Eiland 3 13,50 11,0 6,5 4,1 12,4
498_F  Eiland 3 16,50 11,0 6,5 4,1 12,4
499_A  Eiland 3 1,50 12,7 8,4 5,9 14,1

499_B  Eiland 3 4,50 13,1 8,7 6,3 14,5
499_C  Eiland 3 7,50 13,2 8,7 6,3 14,6
499_D  Eiland 3 10,50 13,5 9,0 6,6 14,9
499_E  Eiland 3 13,50 13,9 9,4 7,0 15,3
499_F  Eiland 3 16,50 14,3 9,8 7,4 15,7

500_A  Eiland 3 1,50 10,8 6,5 4,0 12,2
500_B  Eiland 3 4,50 10,9 6,5 4,1 12,3
500_C  Eiland 3 7,50 10,8 6,4 4,0 12,2
500_D  Eiland 3 10,50 10,7 6,3 3,9 12,1
500_E  Eiland 3 13,50 10,6 6,2 3,8 12,1

500_F  Eiland 3 16,50 10,7 6,2 3,8 12,1
501_A  Eiland 3 1,50 11,1 6,6 4,3 12,5
501_B  Eiland 3 4,50 11,3 6,8 4,4 12,6
501_C  Eiland 3 7,50 11,2 6,7 4,4 12,6
501_D  Eiland 3 10,50 11,1 6,6 4,3 12,5

501_E  Eiland 3 13,50 11,1 6,5 4,2 12,5
501_F  Eiland 3 16,50 11,1 6,5 4,3 12,5
502_A  Eiland 3 1,50 11,0 6,7 4,2 12,4
502_B  Eiland 3 4,50 11,1 6,7 4,3 12,5
502_C  Eiland 3 7,50 11,0 6,6 4,2 12,4

502_D  Eiland 3 10,50 10,9 6,5 4,1 12,3
502_E  Eiland 3 13,50 10,9 6,4 4,0 12,3
502_F  Eiland 3 16,50 10,9 6,4 4,0 12,3
503_A  Eiland 3 1,50 11,0 6,5 4,1 12,4
503_B  Eiland 3 4,50 11,2 6,6 4,3 12,5

503_C  Eiland 3 7,50 11,1 6,6 4,2 12,5
503_D  Eiland 3 10,50 11,0 6,5 4,1 12,4
503_E  Eiland 3 13,50 11,0 6,4 4,1 12,3
503_F  Eiland 3 16,50 11,0 6,4 4,1 12,4
504_A  Eiland 3 1,50 11,0 6,6 4,2 12,4

504_B  Eiland 3 4,50 11,1 6,7 4,3 12,5
504_C  Eiland 3 7,50 11,0 6,6 4,2 12,4
504_D  Eiland 3 10,50 10,9 6,5 4,1 12,3
504_E  Eiland 3 13,50 10,8 6,4 4,0 12,2
504_F  Eiland 3 16,50 10,8 6,4 4,0 12,2

505_A  Eiland 3 1,50 11,1 6,7 4,3 12,5
505_B  Eiland 3 4,50 11,3 6,8 4,5 12,7
505_C  Eiland 3 7,50 11,2 6,7 4,4 12,6
505_D  Eiland 3 10,50 11,1 6,6 4,3 12,5
505_E  Eiland 3 13,50 11,1 6,5 4,2 12,4

505_F  Eiland 3 16,50 11,1 6,6 4,2 12,5
506_A  Eiland 3 1,50 -4,3 -9,7 -11,4 -3,2
506_B  Eiland 3 4,50 -3,0 -8,3 -10,0 -1,8
506_C  Eiland 3 7,50 -2,7 -7,9 -9,7 -1,5
506_D  Eiland 3 10,50 -2,6 -7,9 -9,6 -1,4

506_E  Eiland 3 13,50 -4,9 -10,1 -11,9 -3,7
506_F  Eiland 3 16,50 -4,8 -10,0 -11,8 -3,6
507_A  Eiland 3 1,50 11,1 6,8 4,3 12,6
507_B  Eiland 3 4,50 11,3 6,9 4,5 12,7
507_C  Eiland 3 7,50 11,2 6,7 4,4 12,6

507_D  Eiland 3 10,50 11,1 6,6 4,2 12,5
507_E  Eiland 3 13,50 11,0 6,6 4,2 12,4
507_F  Eiland 3 16,50 11,1 6,6 4,2 12,4
508_A  Eiland 3 1,50 -3,2 -8,5 -10,3 -2,0
508_B  Eiland 3 4,50 -1,4 -6,6 -8,4 -0,2

508_C  Eiland 3 7,50 -0,1 -5,3 -7,1 1,2
508_D  Eiland 3 10,50 0,1 -5,2 -6,9 1,3
508_E  Eiland 3 13,50 -1,0 -6,1 -8,0 0,3
508_F  Eiland 3 16,50 -0,9 -6,1 -7,9 0,3
509_A  Eiland 3 1,50 -4,4 -9,7 -11,5 -3,2

509_B  Eiland 3 4,50 -2,4 -7,7 -9,4 -1,2
509_C  Eiland 3 7,50 -0,5 -5,8 -7,6 0,7
509_D  Eiland 3 10,50 -0,2 -5,4 -7,2 1,0
509_E  Eiland 3 13,50 -1,3 -6,5 -8,3 -0,1
509_F  Eiland 3 16,50 -1,2 -6,4 -8,2 0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

510_A  Eiland 3 1,50 11,1 6,7 4,3 12,5
510_B  Eiland 3 4,50 11,3 6,8 4,5 12,7
510_C  Eiland 3 7,50 11,2 6,7 4,4 12,6
510_D  Eiland 3 10,50 11,1 6,6 4,3 12,5
510_E  Eiland 3 13,50 11,1 6,5 4,2 12,4

510_F  Eiland 3 16,50 11,1 6,6 4,2 12,5
511_A  Eiland 3 1,50 13,4 9,1 6,6 14,8
511_B  Eiland 3 4,50 13,7 9,3 6,9 15,1
511_C  Eiland 3 7,50 13,7 9,3 6,9 15,1
511_D  Eiland 3 10,50 14,1 9,6 7,3 15,5

511_E  Eiland 3 13,50 14,5 10,0 7,7 15,9
511_F  Eiland 3 16,50 15,0 10,5 8,1 16,4
512_A  Eiland 3 1,50 11,1 6,7 4,3 12,5
512_B  Eiland 3 4,50 11,2 6,8 4,4 12,6
512_C  Eiland 3 7,50 11,1 6,7 4,3 12,5

512_D  Eiland 3 10,50 11,0 6,6 4,2 12,4
512_E  Eiland 3 13,50 11,0 6,5 4,1 12,4
512_F  Eiland 3 16,50 11,0 6,6 4,2 12,4
513_A  Eiland 3 1,50 11,2 6,8 4,4 12,6
513_B  Eiland 3 4,50 11,3 6,9 4,5 12,7

513_C  Eiland 3 7,50 11,2 6,8 4,4 12,6
513_D  Eiland 3 10,50 11,1 6,6 4,3 12,5
513_E  Eiland 3 13,50 11,0 6,6 4,2 12,4
513_F  Eiland 3 16,50 11,1 6,6 4,2 12,5
514_A  Eiland 3 1,50 11,2 6,8 4,3 12,6

514_B  Eiland 3 4,50 11,3 6,9 4,5 12,7
514_C  Eiland 3 7,50 11,2 6,8 4,4 12,6
514_D  Eiland 3 10,50 11,1 6,6 4,3 12,5
514_E  Eiland 3 13,50 11,1 6,6 4,2 12,5
514_F  Eiland 3 16,50 11,1 6,6 4,3 12,5

515_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 10,1 5,4 3,2 11,4
515_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 10,3 5,6 3,4 11,6
515_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 10,5 5,8 3,6 11,9
516_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 9,5 5,0 2,7 10,9
516_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 9,7 5,1 2,9 11,1

516_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 10,0 5,3 3,1 11,3
517_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 -- -- -- --
517_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 -- -- -- --
517_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 -- -- -- --
518_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 7,6 3,2 0,7 9,0

518_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 8,0 3,5 1,2 9,4
518_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 8,0 3,4 1,1 9,4
519_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 9,5 5,2 2,7 11,0
519_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 10,0 5,5 3,1 11,4
519_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 8,2 3,7 1,4 9,6

520_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 8,5 3,9 1,6 9,8
520_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 9,2 4,5 2,3 10,6
520_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 9,4 4,7 2,5 10,7
521_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 8,1 3,7 1,3 9,5
521_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 9,1 4,4 2,2 10,4

521_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 9,5 4,8 2,6 10,8
522_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 -- -- -- --
522_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 -- -- -- --
522_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 -- -- -- --
523_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 5,5 1,0 -1,3 6,9

523_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 5,6 1,0 -1,3 7,0
523_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 5,5 1,0 -1,4 6,9
524_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 6,6 2,1 -0,2 8,0
524_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 6,7 2,2 -0,1 8,1
524_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 6,7 2,1 -0,2 8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:07:42Geomilieu V2.21
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Overzicht berekeningsresultaten Houtmankade

Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Cauberg-Huygen - vestiging Maastricht

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Westpoort juni 2013 - wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13] , Geomilieu V2.21
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10/11/11/13/15/14

10/11/11/12/13/10

9/9/9/10/11/15
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10/10/10/11/12/14

12/12/13/14/14/16

14/14/15/15/16/17

12/13/13/14/14/17
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12/13/14/14/15/16
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8/9/9/9/10/10
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10/11/11/11/12/13

10/11/11/12/13/15

10/11/11/11/12/13

11/11/11/12/13/15

10/11/11/11/12/16

11/12/12/13/14/17

15/16/16/16/17/20

15/15/16/16/17/21

19/20/20/20/20/21

12/12/12/12/13/13
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10/11/11/12/13/14
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15/16/16/17/18/22
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13/14/16/20/21/24

15/15/16/17/18/22
13/14/14/14/14/14

--/--/--/12/20/22

16/16/17/18/22/26

16/16/17/19/23/26
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15/16/17/19/24/28
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13/14/14/14/15/17

13/14/14/15/16/18

13/14/14/15/16/18

13/14/14/15/17/18

13/14/14/15/16/17

13/14/14/15/17/19

13/14/14/15/16/18

13/14/14/15/17/19

13/14/14/15/17/18

13/14/15/16/18/20

13/14/14/15/17/19

13/14/15/16/18/19

13/14/14/15/18/20

13/14/15/16/18/20

13/14/14/15/18/21

13/14/15/16/18/20

13/13/14/14/16/18

13/14/15/16/18/20

15/15/16/18/20

15/15/16/17/19

15/15/16/18/20

15/15/16/18/20

15/15/16/18/20

15/15/16/17/19

15/15/16/18/20

15/15/16/17/19

15/15/16/19/21

15/15/16/17/19

15/16/17/19/21

15/15/16/17/18

15/16/17/19/22

15/15/16/16/19

17/18/19/20/19

15/15/16/17/19

17/18/20/21/17

25/25/25/24/24

17/17/18/20/25

17/17/18/21/25

16/17/18/20/25

16/17/19/21/26

17/17/18/20/24

16/17/18/21/27

17/17/18/20/24

24/24/24/25/28

17/18/19/21/25

24/25/25/26/28

18/18/19/20/24

25/26/26/27/29

29/29/29/30/31

30/30/30/30/31

30/30/31/31/32

29/29/29/30/30

29/30/30/30/31

15/16/16/16/16

24/24/24/24/24

23/23/23/23/23

23/23/23/23/23

38/38/39/39/40

39/38/39/39/40

38/38/38/39/40

39/39/39/39/40

38/37/38/39/39

39/39/39/40/40

37/37/38/38/39

39/39/39/39/40

36/36/36/37/38

19/20/20/20/20

19/19/20/20/20

19/19/19/20/20

17/17/18/20/23

17/17/18/20/22

17/17/18/20/23

17/17/18/20/22

17/17/19/21/23

17/17/18/20/22

17/17/19/21/24

17/17/18/20/21

17/17/19/22/24

13/142/5

14/1416/16

6/6/7/7/11

7/8/8/14/157/8/9/14/166/7/7/13/14 7/8/8/12/155/6/7/13/13 8/9/9/12/148/9/10/11/15

6/7/7/9/13

7/8/9/12/15

8/9/9/12/16

9/10/10/12/13

8/9/9/11/169/10/11/13/159/10/11/12/168/9/10/12/15

--/--/--/--/--

9/9/10/12/16

8/9/9/12/16

8/9/10/12/16

9/10/10/12/17

8/9/10/12/15

8/9/9/10/12

9/10/10/13/16

8/9/9/10/12

9/9/10/12/14

8/9/9/11/12

9/10/10/13/177/8/8/9/9

--/--/--/--/--

9/10/10/12/12

10/10/11/13/16

9/9/10/12/13

9/10/11/13/13
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10/11/11/13/13/11

10/11/11/12/13/9
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10/11/11/12/12/11

9/10/11/11/12/10

10/11/12/13/13/11

9/10/11/12/13/9

9/10/11/12/13/8

10/10/11/12/12/10

9/10/11/12/13/8

10/11/11/12/12/10

9/10/10/12/13/8

--/--/--/--/--/--

--/--/--/--/--/--

--/--/--/--/--/--

12/13/14/14/16/18

12/13/14/14/15/18
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14/14/15/15/16/19
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13/14/14/15/16/18
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17/18/18/18/19/20
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11/12/13/13/14/13

11/12/12/13/14/14

12/12/13/14/14/14

11/12/12

11/12/13
20/20/20

21/21/22

14/15/17

14/15/15

14/15/16
20/20/20

15/16/17

15/16/17

Overzicht berekeningsresultaten Houtmankade

Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Cauberg-Huygen - vestiging Maastricht

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Westpoort juni 2013 - wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13] , Geomilieu V2.21
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
001_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
001_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
001_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
001_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

001_F Blok 0 25,50 13,1 10,4 6,7 15,0
002_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
002_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
002_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
002_D Blok 0 13,50 -- -- -- --

002_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
002_F Blok 0 25,50 13,1 10,4 6,7 15,0
003_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
003_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
003_C Blok 0 7,50 -- -- -- --

003_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
003_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
003_F Blok 0 25,50 6,8 3,9 0,4 8,6
004_A Blok 0 1,50 5,5 2,6 -1,0 7,3
004_B Blok 0 4,50 6,3 3,4 -0,1 8,1

004_C Blok 0 7,50 6,8 3,8 0,3 8,6
004_D Blok 0 13,50 7,8 4,8 1,4 9,6
004_E Blok 0 19,50 8,0 5,0 1,6 9,8
004_F Blok 0 25,50 8,0 5,1 1,6 9,9
005_A Blok 0 1,50 -- -- -- --

005_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
005_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
005_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
005_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
005_F Blok 0 25,50 -- -- -- --

006_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
006_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
006_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
006_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
006_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

006_F Blok 0 25,50 8,3 5,4 1,9 10,1
007_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
007_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
007_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
007_D Blok 0 13,50 -- -- -- --

007_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
007_F Blok 0 25,50 7,2 4,3 0,8 9,0
008_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
008_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
008_C Blok 0 7,50 -- -- -- --

008_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
008_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
008_F Blok 0 25,50 13,9 11,2 7,5 15,8
009_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
009_B Blok 0 4,50 -- -- -- --

009_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
009_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
009_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
009_F Blok 0 25,50 11,1 8,4 4,8 13,0
010_A Blok 0 1,50 -- -- -- --

010_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
010_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
010_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
010_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
010_F Blok 0 25,50 14,0 11,4 7,6 15,9

011_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
011_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
011_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
011_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
011_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

011_F Blok 0 25,50 6,2 3,3 -0,2 8,1
012_A Blok 0 1,50 3,8 0,9 -2,6 5,7
012_B Blok 0 4,50 4,7 1,7 -1,7 6,5
012_C Blok 0 7,50 5,2 2,1 -1,3 7,0
012_D Blok 0 13,50 3,5 0,4 -3,0 5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:00:30Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

012_E Blok 0 19,50 0,7 -2,3 -5,7 2,5
012_F Blok 0 25,50 -1,1 -4,0 -7,5 0,7
013_A Kopblok 1,50 -5,4 -8,3 -11,8 -3,5
013_B Kopblok 4,50 -4,5 -7,5 -10,9 -2,7
013_C Kopblok 7,50 -4,3 -7,4 -10,8 -2,5

013_D Kopblok 13,50 -4,2 -7,3 -10,6 -2,4
013_E Kopblok 19,50 -3,9 -7,0 -10,4 -2,1
013_F Kopblok 25,50 -2,9 -5,9 -9,3 -1,1
014_A Kopblok 1,50 -3,1 -6,0 -9,5 -1,3
014_B Kopblok 4,50 -2,3 -5,2 -8,7 -0,4

014_C Kopblok 7,50 -2,1 -5,2 -8,6 -0,3
014_D Kopblok 13,50 -2,1 -5,2 -8,6 -0,3
014_E Kopblok 19,50 -3,8 -6,9 -10,3 -2,0
014_F Kopblok 25,50 -3,8 -7,0 -10,3 -2,0
015_A Kopblok 1,50 -1,9 -4,8 -8,3 0,0

015_B Kopblok 4,50 -1,1 -4,0 -7,5 0,8
015_C Kopblok 7,50 -1,4 -4,5 -7,9 0,4
015_D Kopblok 13,50 -1,5 -4,5 -7,9 0,4
015_E Kopblok 19,50 -4,3 -7,3 -10,7 -2,5
015_F Kopblok 25,50 -4,5 -7,6 -11,0 -2,7

016_A Blok 0 1,50 4,9 2,0 -1,5 6,8
016_B Blok 0 4,50 5,7 2,8 -0,7 7,6
016_C Blok 0 7,50 5,1 2,0 -1,4 6,9
016_D Blok 0 13,50 2,9 -0,2 -3,5 4,7
016_E Blok 0 19,50 1,3 -1,7 -5,1 3,1

016_F Blok 0 25,50 -0,6 -3,4 -7,0 1,3
017_A Blok 0 1,50 3,0 0,1 -3,4 4,9
017_B Blok 0 4,50 3,8 0,8 -2,6 5,7
017_C Blok 0 7,50 4,4 1,4 -2,0 6,2
017_D Blok 0 13,50 3,6 0,5 -2,9 5,3

017_E Blok 0 19,50 0,5 -2,5 -5,9 2,3
017_F Blok 0 25,50 -4,8 -7,9 -11,3 -3,0
018_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
018_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
018_C Kopblok 7,50 -- -- -- --

018_D Kopblok 13,50 -- -- -- --
018_E Kopblok 19,50 -- -- -- --
018_F Kopblok 25,50 7,5 4,6 1,1 9,4
019_A Kopblok 1,50 7,1 4,3 0,7 9,0
019_B Kopblok 4,50 7,8 4,9 1,4 9,6

019_C Kopblok 7,50 8,2 5,2 1,8 10,0
019_D Kopblok 13,50 8,9 6,0 2,5 10,8
019_E Kopblok 19,50 9,0 6,1 2,6 10,9
019_F Kopblok 25,50 9,2 6,3 2,8 11,0
020_A Kopblok 1,50 -- -- -- --

020_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
020_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
020_D Kopblok 13,50 -- -- -- --
020_E Kopblok 19,50 -- -- -- --
020_F Kopblok 25,50 9,0 6,2 2,6 10,9

021_A Kopblok 1,50 -7,0 -9,9 -13,4 -5,2
021_B Kopblok 4,50 -6,2 -9,1 -12,6 -4,4
021_C Kopblok 7,50 -6,1 -9,1 -12,5 -4,3
021_D Kopblok 13,50 -6,1 -9,1 -12,5 -4,3
021_E Kopblok 19,50 -6,2 -9,2 -12,6 -4,4

021_F Kopblok 25,50 -6,3 -9,3 -12,7 -4,4
022_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
022_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
022_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
022_D Kopblok 13,50 -- -- -- --

022_E Kopblok 19,50 -- -- -- --
022_F Kopblok 25,50 10,4 7,6 4,0 12,3
023_A Cluster 1,50 -- -- -- --
023_B Cluster 4,50 -- -- -- --
023_C Cluster 7,50 -- -- -- --

023_D Cluster 13,50 -- -- -- --
023_E Cluster 19,50 -- -- -- --
023_F Cluster 25,50 12,4 9,7 6,1 14,3
024_A Cluster 1,50 -- -- -- --
024_B Cluster 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:00:30Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

024_C Cluster 7,50 -- -- -- --
024_D Cluster 13,50 -- -- -- --
024_E Cluster 19,50 -- -- -- --
024_F Cluster 25,50 12,9 10,2 6,6 14,8
025_A Cluster 1,50 -- -- -- --

025_B Cluster 4,50 -- -- -- --
025_C Cluster 7,50 -- -- -- --
025_D Cluster 13,50 -- -- -- --
025_E Cluster 19,50 -- -- -- --
025_F Cluster 25,50 12,1 9,4 5,8 14,0

026_A Cluster 1,50 3,4 0,7 -3,0 5,3
026_B Cluster 4,50 3,9 1,1 -2,5 5,7
026_C Cluster 7,50 4,4 1,5 -2,0 6,2
026_D Cluster 13,50 4,9 2,0 -1,5 6,7
026_E Cluster 19,50 7,6 4,7 1,2 9,5

026_F Cluster 25,50 9,7 6,9 3,3 11,6
027_A Cluster 1,50 -- -- -- --
027_B Cluster 4,50 -- -- -- --
027_C Cluster 7,50 -- -- -- --
027_D Cluster 13,50 -- -- -- --

027_E Cluster 19,50 -- -- -- --
027_F Cluster 25,50 12,0 9,3 5,6 13,9
028_A Cluster 1,50 -- -- -- --
028_B Cluster 4,50 -- -- -- --
028_C Cluster 7,50 -- -- -- --

028_D Cluster 13,50 -- -- -- --
028_E Cluster 19,50 -- -- -- --
028_F Cluster 25,50 15,9 13,3 9,5 17,8
029_A Cluster 1,50 -- -- -- --
029_B Cluster 4,50 -- -- -- --

029_C Cluster 7,50 -- -- -- --
029_D Cluster 13,50 -- -- -- --
029_E Cluster 19,50 -- -- -- --
029_F Cluster 25,50 14,1 11,5 7,8 16,0
030_A Cluster 1,50 -- -- -- --

030_B Cluster 4,50 -- -- -- --
030_C Cluster 7,50 -- -- -- --
030_D Cluster 13,50 -- -- -- --
030_E Cluster 19,50 -- -- -- --
030_F Cluster 25,50 15,1 12,5 8,7 17,0

031_A Cluster 1,50 -- -- -- --
031_B Cluster 4,50 -- -- -- --
031_C Cluster 7,50 -- -- -- --
031_D Cluster 13,50 -- -- -- --
031_E Cluster 19,50 -- -- -- --

031_F Cluster 25,50 13,1 10,4 6,7 15,0
032_A Cluster 1,50 -- -- -- --
032_B Cluster 4,50 -- -- -- --
032_C Cluster 7,50 -- -- -- --
032_D Cluster 13,50 -- -- -- --

032_E Cluster 19,50 -- -- -- --
032_F Cluster 25,50 12,8 10,1 6,4 14,7
033_A Cluster 1,50 -- -- -- --
033_B Cluster 4,50 -- -- -- --
033_C Cluster 7,50 -- -- -- --

033_D Cluster 13,50 -- -- -- --
033_E Cluster 19,50 -- -- -- --
033_F Cluster 25,50 14,0 11,3 7,6 15,9
034_A Knik 1,50 4,8 2,0 -1,6 6,6
034_B Knik 4,50 5,4 2,5 -1,1 7,2

034_C Knik 7,50 5,7 2,8 -0,7 7,6
034_D Knik 13,50 6,8 3,9 0,4 8,7
034_E Knik 19,50 8,8 5,9 2,4 10,6
034_F Knik 25,50 10,3 7,6 3,9 12,2
035_A Knik 1,50 4,9 2,1 -1,5 6,8

035_B Knik 4,50 5,8 2,9 -0,6 7,7
035_C Knik 7,50 6,5 3,6 0,1 8,4
035_D Knik 13,50 9,3 6,5 2,9 11,2
035_E Knik 19,50 12,2 9,5 5,8 14,1
035_F Knik 25,50 13,6 11,0 7,3 15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

036_A Blok 0 1,50 4,8 1,9 -1,6 6,6
036_B Blok 0 4,50 5,6 2,7 -0,8 7,4
036_C Blok 0 7,50 6,1 3,1 -0,4 7,9
036_D Blok 0 13,50 6,8 3,9 0,4 8,7
036_E Blok 0 19,50 8,2 5,5 1,9 10,1

036_F Blok 0 25,50 1,2 -1,9 -5,3 3,0
037_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
037_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
037_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
037_D Blok 0 13,50 -- -- -- --

037_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
037_F Blok 0 25,50 9,3 6,5 2,9 11,2
038_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
038_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
038_C Blok 0 7,50 -- -- -- --

038_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
038_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
038_F Blok 0 25,50 11,4 8,7 5,0 13,3
039_A Knik 1,50 -- -- -- --
039_B Knik 4,50 -- -- -- --

039_C Knik 7,50 -- -- -- --
039_D Knik 13,50 -- -- -- --
039_E Knik 19,50 -- -- -- --
039_F Knik 25,50 13,0 10,3 6,6 14,9
040_A Knik 1,50 3,2 0,4 -3,2 5,1

040_B Knik 4,50 3,9 1,0 -2,6 5,7
040_C Knik 7,50 4,5 1,5 -2,0 6,3
040_D Knik 13,50 5,2 2,2 -1,3 7,0
040_E Knik 19,50 7,4 4,6 1,0 9,3
040_F Knik 25,50 -2,7 -5,7 -9,2 -0,9

041_A Knik 1,50 4,2 1,6 -2,1 6,1
041_B Knik 4,50 4,5 1,9 -1,8 6,5
041_C Knik 7,50 4,6 1,9 -1,7 6,5
041_D Knik 13,50 5,1 2,3 -1,3 6,9
041_E Knik 19,50 5,6 2,7 -0,8 7,4

041_F Knik 25,50 5,9 2,9 -0,5 7,7
042_A Knik 1,50 -- -- -- --
042_B Knik 4,50 -- -- -- --
042_C Knik 7,50 -- -- -- --
042_D Knik 13,50 -- -- -- --

042_E Knik 19,50 -- -- -- --
042_F Knik 25,50 14,1 11,4 7,7 16,0
043_A Knik 1,50 -- -- -- --
043_B Knik 4,50 -- -- -- --
043_C Knik 7,50 -- -- -- --

043_D Knik 13,50 -- -- -- --
043_E Knik 19,50 -- -- -- --
043_F Knik 25,50 11,3 8,6 4,9 13,2
044_A Knik 1,50 -- -- -- --
044_B Knik 4,50 -- -- -- --

044_C Knik 7,50 -- -- -- --
044_D Knik 13,50 -- -- -- --
044_E Knik 19,50 -- -- -- --
044_F Knik 25,50 12,3 9,7 6,0 14,3
045_A Cluster 1,50 -1,8 -4,9 -8,3 0,0

045_B Cluster 4,50 -0,8 -4,0 -7,3 1,0
045_C Cluster 7,50 -0,4 -3,6 -6,9 1,4
045_D Cluster 13,50 -3,6 -6,8 -10,1 -1,8
045_E Cluster 19,50 -- -- -- --
045_F Cluster 25,50 -- -- -- --

046_A Cluster 1,50 -2,9 -5,9 -9,4 -1,1
046_B Cluster 4,50 -2,0 -5,1 -8,5 -0,2
046_C Cluster 7,50 -2,1 -5,2 -8,5 -0,3
046_D Cluster 13,50 -- -- -- --
046_E Cluster 19,50 -- -- -- --

046_F Cluster 25,50 -- -- -- --
047_A Cluster 1,50 -7,5 -10,5 -14,0 -5,7
047_B Cluster 4,50 -6,6 -9,7 -13,1 -4,8
047_C Cluster 7,50 -6,5 -9,6 -12,9 -4,7
047_D Cluster 13,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

047_E Cluster 19,50 -- -- -- --
047_F Cluster 25,50 -- -- -- --
048_A Cluster 1,50 0,5 -2,4 -5,9 2,4
048_B Cluster 4,50 1,4 -1,6 -5,1 3,2
048_C Cluster 7,50 1,0 -2,1 -5,5 2,8

048_D Cluster 13,50 -- -- -- --
048_E Cluster 19,50 -- -- -- --
048_F Cluster 25,50 -- -- -- --
049_A Knik 1,50 0,6 -2,4 -5,8 2,4
049_B Knik 4,50 1,7 -1,4 -4,8 3,5

049_C Knik 7,50 2,0 -1,2 -4,5 3,8
049_D Knik 13,50 -1,3 -4,5 -7,8 0,4
049_E Knik 19,50 -- -- -- --
049_F Knik 25,50 -- -- -- --
050_A Cluster 1,50 -4,1 -7,0 -10,5 -2,3

050_B Cluster 4,50 -3,2 -6,2 -9,7 -1,4
050_C Cluster 7,50 -3,0 -6,0 -9,4 -1,2
050_D Cluster 13,50 -3,0 -6,1 -9,4 -1,2
050_E Cluster 19,50 -- -- -- --
050_F Cluster 25,50 -- -- -- --

051_A Knik 1,50 -0,2 -3,2 -6,6 1,7
051_B Knik 4,50 0,8 -2,3 -5,7 2,6
051_C Knik 7,50 1,2 -2,0 -5,3 3,0
051_D Knik 13,50 -2,6 -5,7 -9,0 -0,8
051_E Knik 19,50 -- -- -- --

051_F Knik 25,50 -- -- -- --
052_A Cluster 1,50 -4,8 -7,7 -11,2 -2,9
052_B Cluster 4,50 -3,9 -6,9 -10,4 -2,1
052_C Cluster 7,50 -5,5 -8,6 -12,0 -3,7
052_D Cluster 13,50 -5,6 -8,6 -12,0 -3,7

052_E Cluster 19,50 -- -- -- --
052_F Cluster 25,50 -- -- -- --
053_A Cluster 1,50 -10,7 -13,8 -17,1 -8,9
053_B Cluster 4,50 -9,6 -12,8 -16,1 -7,9
053_C Cluster 7,50 -9,1 -12,3 -15,6 -7,4

053_D Cluster 13,50 -20,3 -23,5 -26,8 -18,6
053_E Cluster 19,50 -- -- -- --
053_F Cluster 25,50 -- -- -- --
054_A Cluster 1,50 -8,9 -12,0 -15,4 -7,1
054_B Cluster 4,50 -7,9 -11,1 -14,4 -6,1

054_C Cluster 7,50 -7,5 -10,7 -14,0 -5,7
054_D Cluster 13,50 -20,6 -23,8 -27,1 -18,8
054_E Cluster 19,50 -- -- -- --
054_F Cluster 25,50 -- -- -- --
055_A Cluster 1,50 1,4 -1,6 -5,0 3,3

055_B Cluster 4,50 2,9 -0,2 -3,6 4,7
055_C Cluster 7,50 4,1 1,1 -2,4 5,9
055_D Cluster 13,50 10,8 8,1 4,5 12,8
055_E Cluster 19,50 11,6 9,0 5,3 13,6
055_F Cluster 25,50 11,8 9,0 5,4 13,7

056_A Cluster 1,50 -8,6 -11,6 -15,0 -6,8
056_B Cluster 4,50 -7,6 -10,7 -14,0 -5,8
056_C Cluster 7,50 -7,2 -10,4 -13,6 -5,4
056_D Cluster 13,50 -20,5 -23,6 -26,9 -18,7
056_E Cluster 19,50 -- -- -- --

056_F Cluster 25,50 -- -- -- --
057_A Cluster 1,50 -1,2 -4,1 -7,6 0,7
057_B Cluster 4,50 -0,4 -3,3 -6,8 1,5
057_C Cluster 7,50 -0,2 -3,2 -6,6 1,7
057_D Cluster 13,50 -- -- -- --

057_E Cluster 19,50 -- -- -- --
057_F Cluster 25,50 -- -- -- --
058_A Cluster 1,50 0,4 -2,5 -6,0 2,2
058_B Cluster 4,50 1,2 -1,8 -5,2 3,1
058_C Cluster 7,50 1,7 -1,4 -4,8 3,5

058_D Cluster 13,50 -- -- -- --
058_E Cluster 19,50 -- -- -- --
058_F Cluster 25,50 -- -- -- --
059_A Cluster 1,50 -1,9 -4,8 -8,3 0,0
059_B Cluster 4,50 -0,9 -4,0 -7,4 0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

059_C Cluster 7,50 -0,7 -3,8 -7,2 1,1
059_D Cluster 13,50 -- -- -- --
059_E Cluster 19,50 -- -- -- --
059_F Cluster 25,50 -- -- -- --
060_A Cluster 1,50 -0,5 -3,4 -6,9 1,4

060_B Cluster 4,50 0,4 -2,6 -6,0 2,2
060_C Cluster 7,50 0,6 -2,4 -5,8 2,4
060_D Cluster 13,50 -- -- -- --
060_E Cluster 19,50 -- -- -- --
060_F Cluster 25,50 -- -- -- --

061_A Blok 0 1,50 2,8 0,0 -3,6 4,7
061_B Blok 0 4,50 3,7 0,7 -2,8 5,5
061_C Blok 0 7,50 2,2 -0,9 -4,3 4,0
061_D Blok 0 13,50 -2,8 -5,9 -9,3 -1,0
061_E Blok 0 19,50 -2,6 -5,7 -9,1 -0,8

061_F Blok 0 25,50 -2,0 -5,0 -8,4 -0,2
062_A Blok 0 1,50 4,6 1,8 -1,8 6,5
062_B Blok 0 4,50 5,4 2,5 -1,0 7,2
062_C Blok 0 7,50 5,7 2,8 -0,7 7,6
062_D Blok 0 13,50 2,5 -0,5 -4,0 4,3

062_E Blok 0 19,50 -0,7 -3,6 -7,1 1,2
062_F Blok 0 25,50 1,1 -1,8 -5,3 2,9
063_A Blok 0 1,50 3,9 1,0 -2,5 5,8
063_B Blok 0 4,50 4,7 1,8 -1,7 6,6
063_C Blok 0 7,50 2,7 -0,3 -3,7 4,5

063_D Blok 0 13,50 -1,1 -4,2 -7,6 0,7
063_E Blok 0 19,50 -1,0 -4,1 -7,5 0,8
063_F Blok 0 25,50 -0,6 -3,6 -7,0 1,2
064_A Blok 0 1,50 4,3 1,4 -2,1 6,1
064_B Blok 0 4,50 5,1 2,2 -1,3 6,9

064_C Blok 0 7,50 5,7 2,7 -0,7 7,6
064_D Blok 0 13,50 3,2 0,2 -3,2 5,0
064_E Blok 0 19,50 1,3 -1,7 -5,2 3,1
064_F Blok 0 25,50 0,7 -2,1 -5,7 2,6
065_A Blok 0 1,50 -1,6 -4,5 -8,0 0,3

065_B Blok 0 4,50 -0,7 -3,7 -7,1 1,1
065_C Blok 0 7,50 -1,1 -4,2 -7,6 0,7
065_D Blok 0 13,50 -1,0 -4,1 -7,4 0,8
065_E Blok 0 19,50 -3,2 -6,3 -9,6 -1,4
065_F Blok 0 25,50 -2,5 -5,5 -8,9 -0,7

066_A Blok 0 1,50 5,6 2,8 -0,8 7,5
066_B Blok 0 4,50 6,4 3,5 0,0 8,2
066_C Blok 0 7,50 5,9 2,9 -0,6 7,7
066_D Blok 0 13,50 4,3 1,2 -2,2 6,1
066_E Blok 0 19,50 0,2 -2,8 -6,2 2,1

066_F Blok 0 25,50 -0,1 -2,9 -6,5 1,8
067_A Blok 0 1,50 0,4 -2,5 -6,0 2,3
067_B Blok 0 4,50 1,3 -1,7 -5,2 3,1
067_C Blok 0 7,50 0,2 -2,9 -6,3 2,0
067_D Blok 0 13,50 -3,3 -6,3 -9,7 -1,5

067_E Blok 0 19,50 -3,1 -6,2 -9,5 -1,3
067_F Blok 0 25,50 -2,4 -5,4 -8,8 -0,5
068_A Blok 0 1,50 5,1 2,2 -1,3 6,9
068_B Blok 0 4,50 5,9 2,9 -0,6 7,7
068_C Blok 0 7,50 5,8 2,8 -0,7 7,6

068_D Blok 0 13,50 3,6 0,6 -2,8 5,5
068_E Blok 0 19,50 0,3 -2,8 -6,2 2,1
068_F Blok 0 25,50 -0,1 -2,9 -6,5 1,8
069_A Knik 1,50 2,4 -0,7 -4,1 4,2
069_B Knik 4,50 3,3 0,2 -3,2 5,1

069_C Knik 7,50 3,6 0,5 -2,9 5,4
069_D Knik 13,50 -0,5 -3,8 -7,0 1,3
069_E Knik 19,50 -- -- -- --
069_F Knik 25,50 -- -- -- --
070_A Cluster 1,50 -3,0 -5,9 -9,4 -1,1

070_B Cluster 4,50 -2,1 -5,1 -8,6 -0,3
070_C Cluster 7,50 -1,9 -4,9 -8,3 0,0
070_D Cluster 13,50 -7,0 -10,2 -13,5 -5,3
070_E Cluster 19,50 -- -- -- --
070_F Cluster 25,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:00:30Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

071_A Knik 1,50 1,3 -1,8 -5,2 3,1
071_B Knik 4,50 2,2 -0,9 -4,3 4,0
071_C Knik 7,50 2,5 -0,6 -3,9 4,3
071_D Knik 13,50 -2,8 -5,9 -9,2 -1,0
071_E Knik 19,50 -- -- -- --

071_F Knik 25,50 -- -- -- --
072_A Cluster 1,50 -3,5 -6,4 -9,9 -1,7
072_B Cluster 4,50 -2,7 -5,6 -9,1 -0,8
072_C Cluster 7,50 -2,4 -5,5 -8,9 -0,6
072_D Cluster 13,50 -4,1 -7,1 -10,5 -2,3

072_E Cluster 19,50 -- -- -- --
072_F Cluster 25,50 -- -- -- --
073_A Blok 0 1,50 3,7 0,9 -2,7 5,6
073_B Blok 0 4,50 4,7 1,7 -1,8 6,5
073_C Blok 0 7,50 3,0 0,0 -3,4 4,9

073_D Blok 0 13,50 -1,3 -4,4 -7,8 0,5
073_E Blok 0 19,50 -1,2 -4,3 -7,7 0,6
073_F Blok 0 25,50 -0,8 -3,8 -7,2 1,1
074_A Blok 0 1,50 3,0 0,2 -3,4 4,9
074_B Blok 0 4,50 3,9 1,0 -2,5 5,7

074_C Blok 0 7,50 4,1 1,1 -2,4 5,9
074_D Blok 0 13,50 -1,3 -4,3 -7,7 0,5
074_E Blok 0 19,50 -1,3 -4,2 -7,7 0,6
074_F Blok 0 25,50 -2,0 -4,9 -8,4 -0,1
075_A Knik 1,50 0,8 -2,2 -5,7 2,6

075_B Knik 4,50 1,7 -1,4 -4,7 3,5
075_C Knik 7,50 2,0 -1,2 -4,5 3,8
075_D Knik 13,50 -0,6 -3,8 -7,0 1,2
075_E Knik 19,50 -- -- -- --
075_F Knik 25,50 -- -- -- --

076_A Knik 1,50 2,4 -0,4 -4,0 4,3
076_B Knik 4,50 3,1 0,1 -3,3 4,9
076_C Knik 7,50 3,3 0,3 -3,1 5,2
076_D Knik 13,50 2,3 -0,7 -4,1 4,2
076_E Knik 19,50 -0,1 -3,1 -6,6 1,7

076_F Knik 25,50 -3,8 -6,9 -10,3 -2,0
077_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
077_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
077_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
077_D Kopblok 16,50 -- -- -- --

077_E Kopblok 25,50 -- -- -- --
077_F Kopblok 34,50 -- -- -- --
078_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
078_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
078_C Kopblok 7,50 -- -- -- --

078_D Kopblok 16,50 -- -- -- --
078_E Kopblok 25,50 11,0 8,2 4,6 12,9
078_F Kopblok 34,50 11,1 8,4 4,7 13,0
079_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
079_B Kopblok 4,50 -- -- -- --

079_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
079_D Kopblok 16,50 -- -- -- --
079_E Kopblok 25,50 -- -- -- --
079_F Kopblok 34,50 10,8 8,1 4,4 12,7
080_A Kopblok 1,50 -7,3 -10,1 -13,7 -5,4

080_B Kopblok 4,50 -6,4 -9,4 -12,9 -4,6
080_C Kopblok 7,50 -6,3 -9,3 -12,8 -4,5
080_D Kopblok 16,50 -6,4 -9,4 -12,8 -4,6
080_E Kopblok 25,50 -6,5 -9,5 -12,9 -4,7
080_F Kopblok 34,50 -8,4 -11,4 -14,8 -6,6

081_A Cluster 1,50 2,7 -0,3 -3,7 4,6
081_B Cluster 4,50 4,0 0,9 -2,5 5,8
081_C Cluster 7,50 5,0 2,0 -1,4 6,8
081_D Cluster 13,50 11,3 8,6 5,0 13,3
081_E Cluster 19,50 12,7 10,0 6,3 14,6

082_A Cluster 1,50 6,3 3,5 -0,1 8,2
082_B Cluster 4,50 7,4 4,4 0,9 9,2
082_C Cluster 7,50 7,9 4,9 1,5 9,7
082_D Cluster 13,50 9,4 6,4 3,0 11,2
082_E Cluster 19,50 12,9 10,3 6,6 14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

083_A Cluster 1,50 2,0 -1,0 -4,4 3,9
083_B Cluster 4,50 3,3 0,3 -3,1 5,1
083_C Cluster 7,50 4,6 1,6 -1,8 6,5
083_D Cluster 13,50 11,2 8,5 4,8 13,1
083_E Cluster 19,50 12,5 9,9 6,2 14,5

084_A Cluster 1,50 4,9 2,0 -1,5 6,7
084_B Cluster 4,50 6,0 3,0 -0,4 7,8
084_C Cluster 7,50 6,7 3,7 0,3 8,6
084_D Cluster 13,50 11,9 9,1 5,5 13,8
084_E Cluster 19,50 14,4 11,8 8,1 16,3

085_A Cluster 1,50 4,8 1,9 -1,6 6,7
085_B Cluster 4,50 5,9 2,9 -0,5 7,7
085_C Cluster 7,50 6,7 3,6 0,2 8,5
085_D Cluster 13,50 11,9 9,2 5,6 13,8
085_E Cluster 19,50 13,1 10,4 6,8 15,1

086_A Cluster 1,50 3,6 0,9 -2,7 5,5
086_B Cluster 4,50 4,4 1,6 -2,0 6,3
086_C Cluster 7,50 4,7 1,8 -1,7 6,5
086_D Cluster 13,50 5,2 2,2 -1,2 7,0
086_E Cluster 19,50 9,0 6,1 2,6 10,8

087_A Cluster 1,50 3,7 0,9 -2,7 5,6
087_B Cluster 4,50 4,8 1,8 -1,6 6,6
087_C Cluster 7,50 5,6 2,6 -0,9 7,4
087_D Cluster 13,50 11,5 8,9 5,2 13,5
087_E Cluster 19,50 11,7 9,0 5,4 13,6

088_A Cluster 1,50 5,8 3,0 -0,6 7,7
088_B Cluster 4,50 6,9 3,9 0,5 8,7
088_C Cluster 7,50 7,5 4,5 1,0 9,3
088_D Cluster 13,50 9,8 6,9 3,4 11,7
088_E Cluster 19,50 11,7 9,0 5,4 13,6

089_A Cluster 1,50 2,9 0,0 -3,5 4,8
089_B Cluster 4,50 4,1 1,1 -2,3 5,9
089_C Cluster 7,50 5,1 2,0 -1,4 6,9
089_D Cluster 13,50 11,4 8,7 5,0 13,3
089_E Cluster 19,50 11,6 8,8 5,2 13,5

090_A Cluster 1,50 4,9 2,1 -1,5 6,8
090_B Cluster 4,50 6,0 3,0 -0,4 7,8
090_C Cluster 7,50 6,6 3,5 0,1 8,4
090_D Cluster 13,50 9,8 7,0 3,4 11,7
090_E Cluster 19,50 13,0 10,3 6,7 14,9

091_A Knik 1,50 6,5 3,6 0,1 8,4
091_B Knik 4,50 7,4 4,4 1,0 9,2
091_C Knik 7,50 8,0 5,0 1,6 9,9
091_D Knik 13,50 9,7 6,8 3,3 11,5
091_E Knik 19,50 13,0 10,3 6,7 14,9

092_A Knik 1,50 6,2 3,4 -0,2 8,1
092_B Knik 4,50 7,0 4,1 0,6 8,9
092_C Knik 7,50 7,4 4,4 1,0 9,3
092_D Knik 13,50 9,1 6,2 2,7 11,0
092_E Knik 19,50 13,7 11,0 7,3 15,6

093_A Knik 1,50 7,3 4,4 0,9 9,1
093_B Knik 4,50 8,3 5,4 1,9 10,2
093_C Knik 7,50 9,3 6,3 2,9 11,1
093_D Knik 13,50 10,7 7,7 4,3 12,5
093_E Knik 19,50 12,7 10,0 6,3 14,6

094_A Knik 1,50 7,1 4,2 0,7 8,9
094_B Knik 4,50 8,0 5,0 1,5 9,8
094_C Knik 7,50 8,7 5,7 2,3 10,5
094_D Knik 13,50 10,5 7,5 4,1 12,3
094_E Knik 19,50 14,0 11,3 7,6 15,9

095_A Knik 1,50 5,1 2,2 -1,3 6,9
095_B Knik 4,50 6,0 3,1 -0,5 7,8
095_C Knik 7,50 6,7 3,8 0,3 8,6
095_D Knik 13,50 9,8 6,9 3,3 11,6
095_E Knik 19,50 12,7 10,0 6,3 14,6

096_A Knik 1,50 4,0 1,2 -2,4 5,9
096_B Knik 4,50 4,9 2,0 -1,5 6,8
096_C Knik 7,50 5,6 2,6 -0,9 7,4
096_D Knik 13,50 7,0 4,0 0,6 8,8
096_E Knik 19,50 10,9 8,2 4,5 12,8
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

097_A Knik 1,50 6,6 3,8 0,2 8,5
097_B Knik 4,50 7,7 4,8 1,3 9,6
097_C Knik 7,50 8,3 5,3 1,8 10,1
097_D Knik 13,50 9,8 6,8 3,4 11,6
097_E Knik 19,50 11,2 8,4 4,9 13,1

098_A Knik 1,50 6,0 3,1 -0,4 7,8
098_B Knik 4,50 6,9 3,9 0,5 8,7
098_C Knik 7,50 7,6 4,6 1,1 9,4
098_D Knik 13,50 9,8 6,9 3,4 11,7
098_E Knik 19,50 13,9 11,3 7,6 15,8

099_A Blok 0 1,50 6,5 3,6 0,0 8,3
099_B Blok 0 4,50 7,2 4,3 0,8 9,0
099_C Blok 0 7,50 7,8 4,8 1,4 9,6
099_D Blok 0 13,50 10,4 7,5 4,0 12,2
099_E Blok 0 19,50 14,1 11,5 7,8 16,1

100_A Blok 0 1,50 6,9 4,0 0,5 8,7
100_B Blok 0 4,50 7,7 4,7 1,3 9,5
100_C Blok 0 7,50 8,4 5,4 2,0 10,2
100_D Blok 0 13,50 10,4 7,5 4,0 12,2
100_E Blok 0 19,50 14,6 12,0 8,3 16,6

101_A Blok 0 1,50 6,4 3,5 0,0 8,3
101_B Blok 0 4,50 7,1 4,2 0,7 8,9
101_C Blok 0 7,50 7,5 4,5 1,1 9,3
101_D Blok 0 13,50 9,7 6,8 3,3 11,5
101_E Blok 0 19,50 13,6 11,0 7,3 15,6

102_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
102_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
102_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
102_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
102_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

103_A Blok 0 1,50 6,7 3,8 0,3 8,6
103_B Blok 0 4,50 7,5 4,5 1,0 9,3
103_C Blok 0 7,50 8,0 5,0 1,6 9,8
103_D Blok 0 13,50 9,9 7,0 3,5 11,8
103_E Blok 0 19,50 14,4 11,8 8,1 16,4

104_A Blok 0 1,50 6,1 3,2 -0,3 8,0
104_B Blok 0 4,50 6,9 3,9 0,5 8,7
104_C Blok 0 7,50 7,4 4,4 1,0 9,2
104_D Blok 0 13,50 9,2 6,2 2,8 11,0
104_E Blok 0 19,50 10,1 7,3 3,7 12,0

105_A Blok 0 1,50 6,9 4,0 0,5 8,8
105_B Blok 0 4,50 7,6 4,7 1,2 9,4
105_C Blok 0 7,50 8,0 5,1 1,6 9,9
105_D Blok 0 13,50 10,2 7,3 3,8 12,1
105_E Blok 0 19,50 12,5 9,8 6,2 14,4

106_A Blok 0 1,50 5,2 2,4 -1,2 7,1
106_B Blok 0 4,50 6,0 3,1 -0,4 7,8
106_C Blok 0 7,50 6,6 3,6 0,1 8,4
106_D Blok 0 13,50 7,5 4,5 1,1 9,3
106_E Blok 0 19,50 7,2 4,2 0,8 9,0

107_A Blok 0 1,50 7,3 4,4 0,9 9,1
107_B Blok 0 4,50 8,0 5,1 1,6 9,8
107_C Blok 0 7,50 8,4 5,4 2,0 10,2
107_D Blok 0 13,50 10,7 7,8 4,3 12,5
107_E Blok 0 19,50 15,1 12,4 8,7 17,0

108_A Blok 0 1,50 6,3 3,4 -0,2 8,1
108_B Blok 0 4,50 6,9 4,0 0,5 8,8
108_C Blok 0 7,50 7,3 4,4 0,9 9,2
108_D Blok 0 13,50 8,6 5,6 2,1 10,4
108_E Blok 0 19,50 10,1 7,4 3,8 12,0

109_A Blok 0 1,50 6,6 3,7 0,2 8,4
109_B Blok 0 4,50 7,4 4,4 0,9 9,2
109_C Blok 0 7,50 8,0 5,0 1,6 9,8
109_D Blok 0 13,50 10,3 7,4 3,9 12,2
109_E Blok 0 19,50 13,4 10,7 7,0 15,3

110_A Blok 0 1,50 6,3 3,5 -0,1 8,2
110_B Blok 0 4,50 6,9 4,0 0,5 8,8
110_C Blok 0 7,50 7,1 4,2 0,7 9,0
110_D Blok 0 13,50 8,1 5,1 1,7 9,9
110_E Blok 0 19,50 9,8 7,1 3,4 11,7
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

111_A Blok 0 1,50 7,5 4,6 1,1 9,3
111_B Blok 0 4,50 8,2 5,2 1,8 10,0
111_C Blok 0 7,50 8,6 5,6 2,2 10,4
111_D Blok 0 13,50 10,7 7,8 4,3 12,5
111_E Blok 0 19,50 14,1 11,4 7,8 16,0

112_A Kopblok 1,50 7,7 4,7 1,3 9,5
112_B Kopblok 4,50 8,5 5,5 2,0 10,3
112_C Kopblok 7,50 9,1 6,1 2,7 10,9
112_D Kopblok 13,50 11,2 8,3 4,8 13,1
112_E Kopblok 19,50 14,2 11,5 7,8 16,1

113_A Kopblok 1,50 7,0 4,1 0,6 8,8
113_B Kopblok 4,50 7,8 4,8 1,3 9,6
113_C Kopblok 7,50 8,2 5,2 1,8 10,1
113_D Kopblok 13,50 10,1 7,1 3,7 11,9
113_E Kopblok 19,50 10,4 7,5 3,9 12,2

114_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
114_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
114_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
114_D Kopblok 13,50 -- -- -- --
114_E Kopblok 19,50 -- -- -- --

115_A Kopblok 1,50 6,8 3,9 0,4 8,6
115_B Kopblok 4,50 7,5 4,6 1,1 9,4
115_C Kopblok 7,50 8,2 5,2 1,8 10,0
115_D Kopblok 13,50 10,5 7,6 4,1 12,4
115_E Kopblok 19,50 11,6 8,8 5,2 13,4

116_A Kopblok 1,50 7,7 4,8 1,3 9,6
116_B Kopblok 4,50 8,4 5,5 2,0 10,3
116_C Kopblok 7,50 9,0 6,0 2,5 10,8
116_D Kopblok 13,50 11,6 8,8 5,2 13,5
116_E Kopblok 19,50 15,0 12,3 8,6 16,9

117_A Kopblok 1,50 7,4 4,5 1,0 9,2
117_B Kopblok 4,50 8,2 5,2 1,8 10,0
117_C Kopblok 7,50 8,8 5,8 2,4 10,6
117_D Kopblok 13,50 10,3 7,4 3,9 12,2
117_E Kopblok 19,50 9,9 7,1 3,6 11,8

118_A Kopblok 1,50 7,4 4,5 1,0 9,2
118_B Kopblok 4,50 8,2 5,2 1,7 10,0
118_C Kopblok 7,50 8,9 5,9 2,5 10,7
118_D Kopblok 13,50 11,2 8,3 4,8 13,1
118_E Kopblok 19,50 11,5 8,8 5,2 13,4

119_A Eiland 1 1,50 11,4 8,7 5,0 13,3
119_B Eiland 1 4,50 11,8 9,0 5,4 13,7
119_C Eiland 1 7,50 12,1 9,3 5,7 14,0
119_D Eiland 1 10,50 12,8 10,0 6,4 14,7
119_E Eiland 1 13,50 14,3 11,5 7,9 16,2

119_F Eiland 1 16,50 17,1 14,5 10,8 19,1
120_A Eiland 1 1,50 8,9 6,0 2,5 10,8
120_B Eiland 1 4,50 9,6 6,7 3,2 11,5
120_C Eiland 1 7,50 10,3 7,4 3,9 12,2
120_D Eiland 1 10,50 11,3 8,3 4,9 13,1

120_E Eiland 1 13,50 13,4 10,6 7,0 15,3
120_F Eiland 1 16,50 16,4 13,7 10,0 18,3
121_A Eiland 1 1,50 9,6 6,7 3,2 11,5
121_B Eiland 1 4,50 10,4 7,4 4,0 12,2
121_C Eiland 1 7,50 11,0 8,0 4,5 12,8

121_D Eiland 1 10,50 12,0 9,1 5,6 13,9
121_E Eiland 1 13,50 13,9 11,0 7,5 15,7
121_F Eiland 1 16,50 16,7 14,0 10,4 18,6
122_A Eiland 1 1,50 5,7 2,8 -0,8 7,5
122_B Eiland 1 4,50 6,7 3,7 0,2 8,5

122_C Eiland 1 7,50 7,3 4,3 0,9 9,1
122_D Eiland 1 10,50 8,0 5,1 1,6 9,9
122_E Eiland 1 13,50 9,4 6,5 3,0 11,2
122_F Eiland 1 16,50 11,0 8,2 4,6 12,9
123_A Eiland 1 1,50 5,3 2,5 -1,1 7,2

123_B Eiland 1 4,50 6,2 3,3 -0,3 8,0
123_C Eiland 1 7,50 6,7 3,8 0,3 8,6
123_D Eiland 1 10,50 7,5 4,5 1,1 9,3
123_E Eiland 1 13,50 8,6 5,6 2,1 10,4
123_F Eiland 1 16,50 11,9 9,2 5,6 13,8
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

124_A Eiland 1 1,50 6,4 3,5 0,0 8,3
124_B Eiland 1 4,50 7,5 4,5 1,1 9,3
124_C Eiland 1 7,50 8,4 5,4 2,0 10,2
124_D Eiland 1 10,50 9,5 6,5 3,1 11,3
124_E Eiland 1 13,50 11,1 8,2 4,7 13,0

124_F Eiland 1 16,50 16,1 13,5 9,8 18,1
125_A Eiland 1 1,50 4,0 1,2 -2,4 5,9
125_B Eiland 1 4,50 4,6 1,7 -1,8 6,5
125_C Eiland 1 7,50 5,1 2,2 -1,3 7,0
125_D Eiland 1 10,50 5,8 2,8 -0,6 7,6

125_E Eiland 1 13,50 5,9 3,0 -0,5 7,8
125_F Eiland 1 16,50 6,0 3,1 -0,4 7,9
126_A Eiland 1 1,50 9,6 7,0 3,3 11,5
126_B Eiland 1 4,50 9,9 7,2 3,5 11,8
126_C Eiland 1 7,50 10,0 7,3 3,6 11,9

126_D Eiland 1 10,50 10,1 7,4 3,8 12,1
126_E Eiland 1 13,50 10,2 7,5 3,8 12,1
126_F Eiland 1 16,50 10,2 7,5 3,8 12,1
127_A Eiland 1 1,50 10,6 8,0 4,3 12,6
127_B Eiland 1 4,50 11,1 8,4 4,8 13,0

127_C Eiland 1 7,50 11,3 8,5 4,9 13,2
127_D Eiland 1 10,50 12,0 9,3 5,6 13,9
127_E Eiland 1 13,50 14,0 11,4 7,7 15,9
127_F Eiland 1 16,50 15,9 13,4 9,6 17,9
128_A Eiland 1 1,50 10,3 7,6 3,9 12,2

128_B Eiland 1 4,50 10,6 8,0 4,3 12,6
128_C Eiland 1 7,50 10,6 7,9 4,3 12,6
128_D Eiland 1 10,50 10,7 8,0 4,3 12,6
128_E Eiland 1 13,50 11,1 8,4 4,8 13,0
128_F Eiland 1 16,50 11,0 8,3 4,6 12,9

129_A Eiland 1 1,50 3,9 1,0 -2,5 5,8
129_B Eiland 1 4,50 4,5 1,6 -1,9 6,3
129_C Eiland 1 7,50 4,9 2,0 -1,5 6,8
129_D Eiland 1 10,50 5,7 2,7 -0,8 7,5
129_E Eiland 1 13,50 6,1 3,2 -0,3 8,0

129_F Eiland 1 16,50 6,2 3,4 -0,2 8,1
130_A Eiland 1 1,50 2,7 -0,2 -3,7 4,6
130_B Eiland 1 4,50 3,3 0,3 -3,2 5,1
130_C Eiland 1 7,50 3,7 0,6 -2,8 5,5
130_D Eiland 1 10,50 4,3 1,3 -2,1 6,1

130_E Eiland 1 13,50 4,9 1,9 -1,5 6,7
130_F Eiland 1 16,50 4,5 1,6 -1,9 6,4
131_A Entreegebouw 1,50 -3,2 -6,1 -9,6 -1,4
131_B Entreegebouw 4,50 -3,0 -6,0 -9,5 -1,2
131_C Entreegebouw 7,50 -2,7 -5,7 -9,1 -0,9

131_D Entreegebouw 13,50 -2,0 -5,0 -8,4 -0,2
131_E Entreegebouw 19,50 -8,5 -11,6 -15,0 -6,7
131_F Entreegebouw 25,50 -8,5 -11,6 -15,0 -6,7
132_A Entreegebouw 1,50 5,0 2,0 -1,4 6,8
132_B Entreegebouw 4,50 6,2 3,1 -0,3 8,0

132_C Entreegebouw 7,50 7,6 4,6 1,2 9,4
132_D Entreegebouw 13,50 13,5 10,9 7,2 15,4
132_E Entreegebouw 19,50 13,1 10,5 6,8 15,0
132_F Entreegebouw 25,50 13,1 10,4 6,7 15,0
133_A Entreegebouw 1,50 -3,1 -6,1 -9,6 -1,3

133_B Entreegebouw 4,50 -3,7 -6,7 -10,1 -1,9
133_C Entreegebouw 7,50 -3,5 -6,5 -9,9 -1,7
133_D Entreegebouw 13,50 -3,7 -6,8 -10,2 -1,9
133_E Entreegebouw 19,50 -10,2 -13,2 -16,6 -8,4
133_F Entreegebouw 25,50 -10,2 -13,2 -16,6 -8,4

134_A Entreegebouw 1,50 -2,6 -5,5 -9,0 -0,8
134_B Entreegebouw 4,50 -2,1 -5,0 -8,5 -0,2
134_C Entreegebouw 7,50 0,6 -2,2 -5,8 2,5
134_D Entreegebouw 13,50 0,7 -2,0 -5,7 2,6
134_E Entreegebouw 19,50 -1,2 -3,8 -7,5 0,8

134_F Entreegebouw 25,50 -1,2 -3,8 -7,5 0,8
135_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
135_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
135_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
135_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

135_E Entreegebouw 19,50 13,5 10,8 7,1 15,4
135_F Entreegebouw 25,50 13,5 10,8 7,2 15,4
136_A Entreegebouw 1,50 0,7 -2,1 -5,7 2,6
136_B Entreegebouw 4,50 1,5 -1,4 -4,9 3,3
136_C Entreegebouw 7,50 2,0 -1,0 -4,4 3,8

136_D Entreegebouw 13,50 2,5 -0,5 -3,9 4,3
136_E Entreegebouw 19,50 3,8 0,9 -2,6 5,7
136_F Entreegebouw 25,50 2,9 0,1 -3,5 4,8
137_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
137_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --

137_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
137_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
137_E Entreegebouw 19,50 12,8 10,1 6,4 14,7
137_F Entreegebouw 25,50 12,7 10,0 6,4 14,7
138_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --

138_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
138_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
138_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
138_E Entreegebouw 19,50 12,9 10,2 6,5 14,8
138_F Entreegebouw 25,50 12,5 9,8 6,2 14,5

139_A Entreegebouw 1,50 1,6 -1,2 -4,8 3,5
139_B Entreegebouw 4,50 2,5 -0,3 -3,9 4,4
139_C Entreegebouw 7,50 3,3 0,3 -3,2 5,1
139_D Entreegebouw 10,50 3,0 0,0 -3,5 4,8
139_E Entreegebouw 13,50 2,7 -0,2 -3,7 4,5

139_F Entreegebouw 16,50 3,7 0,9 -2,7 5,6
140_A Entreegebouw 1,50 0,5 -2,3 -5,9 2,4
140_B Entreegebouw 4,50 1,4 -1,5 -5,0 3,3
140_C Entreegebouw 7,50 1,8 -1,1 -4,6 3,7
140_D Entreegebouw 10,50 2,3 -0,6 -4,1 4,2

140_E Entreegebouw 13,50 3,4 0,5 -3,0 5,2
140_F Entreegebouw 16,50 4,5 1,6 -1,9 6,4
141_A Entreegebouw 1,50 5,9 3,1 -0,5 7,8
141_B Entreegebouw 4,50 7,0 4,0 0,5 8,8
141_C Entreegebouw 7,50 7,5 4,5 1,1 9,3

141_D Entreegebouw 10,50 8,3 5,3 1,9 10,1
141_E Entreegebouw 13,50 9,1 6,2 2,7 11,0
141_F Entreegebouw 16,50 13,1 10,4 6,7 15,0
142_A Entreegebouw 1,50 8,9 6,3 2,6 10,8
142_B Entreegebouw 4,50 9,6 6,9 3,3 11,5

142_C Entreegebouw 7,50 9,9 7,1 3,5 11,8
142_D Entreegebouw 10,50 10,2 7,4 3,8 12,1
142_E Entreegebouw 13,50 10,7 7,9 4,3 12,6
142_F Entreegebouw 16,50 13,8 11,2 7,5 15,8
143_A Entreegebouw 1,50 6,6 3,8 0,2 8,5

143_B Entreegebouw 4,50 7,7 4,7 1,3 9,5
143_C Entreegebouw 7,50 8,3 5,3 1,8 10,1
143_D Entreegebouw 10,50 9,1 6,2 2,7 11,0
143_E Entreegebouw 13,50 9,9 7,0 3,5 11,8
143_F Entreegebouw 16,50 13,6 10,9 7,2 15,5

144_A Entreegebouw 1,50 1,3 -1,5 -5,1 3,2
144_B Entreegebouw 4,50 2,1 -0,8 -4,3 4,0
144_C Entreegebouw 7,50 2,7 -0,3 -3,8 4,5
144_D Entreegebouw 10,50 3,0 0,1 -3,4 4,9
144_E Entreegebouw 13,50 3,6 0,8 -2,8 5,5

144_F Entreegebouw 16,50 4,4 1,5 -2,0 6,2
145_A Entreegebouw 1,50 2,0 -0,8 -4,3 3,9
145_B Entreegebouw 4,50 3,2 0,3 -3,2 5,0
145_C Entreegebouw 7,50 3,4 0,4 -3,1 5,2
145_D Entreegebouw 10,50 3,3 0,3 -3,1 5,2

145_E Entreegebouw 13,50 3,2 0,2 -3,3 5,0
145_F Entreegebouw 16,50 4,0 1,1 -2,5 5,8
146_A Entreegebouw 1,50 2,8 0,0 -3,6 4,7
146_B Entreegebouw 4,50 3,8 0,9 -2,6 5,6
146_C Entreegebouw 7,50 4,1 1,2 -2,3 6,0

146_D Entreegebouw 10,50 3,7 0,8 -2,7 5,6
146_E Entreegebouw 13,50 3,5 0,5 -3,0 5,3
146_F Entreegebouw 16,50 4,2 1,3 -2,2 6,1
147_A Entreegebouw 1,50 2,5 -0,3 -3,9 4,4
147_B Entreegebouw 4,50 3,2 0,4 -3,2 5,1
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

147_C Entreegebouw 7,50 3,6 0,7 -2,8 5,5
147_D Entreegebouw 10,50 2,7 -0,3 -3,8 4,5
147_E Entreegebouw 13,50 2,1 -0,8 -4,3 4,0
147_F Entreegebouw 16,50 2,7 -0,3 -3,7 4,5
148_A Entreegebouw 1,50 1,1 -1,7 -5,3 3,0

148_B Entreegebouw 4,50 2,0 -0,9 -4,4 3,9
148_C Entreegebouw 7,50 2,6 -0,4 -3,9 4,4
148_D Entreegebouw 10,50 3,3 0,4 -3,1 5,2
148_E Entreegebouw 13,50 4,1 1,2 -2,3 6,0
148_F Entreegebouw 16,50 5,1 2,2 -1,3 7,0

149_A Entreegebouw 1,50 8,5 5,9 2,2 10,4
149_B Entreegebouw 4,50 9,2 6,5 2,9 11,1
149_C Entreegebouw 7,50 9,7 7,0 3,4 11,6
149_D Entreegebouw 10,50 11,5 8,8 5,1 13,4
149_E Entreegebouw 13,50 13,0 10,4 6,7 15,0

149_F Entreegebouw 16,50 13,2 10,5 6,8 15,1
150_A Entreegebouw 1,50 11,5 8,9 5,2 13,5
150_B Entreegebouw 4,50 12,0 9,4 5,7 14,0
150_C Entreegebouw 7,50 12,2 9,6 5,9 14,2
150_D Entreegebouw 10,50 12,7 10,0 6,3 14,6

150_E Entreegebouw 13,50 13,9 11,2 7,5 15,8
150_F Entreegebouw 16,50 15,5 12,9 9,2 17,4
151_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
151_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
151_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --

151_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- --
151_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
151_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- --
152_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
152_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --

152_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
152_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- --
152_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
152_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- --
153_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --

153_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
153_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
153_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- --
153_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
153_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- --

154_A Entreegebouw 1,50 12,7 10,2 6,4 14,7
154_B Entreegebouw 4,50 13,2 10,6 6,9 15,1
154_C Entreegebouw 7,50 13,3 10,7 7,0 15,2
154_D Entreegebouw 10,50 13,6 10,9 7,2 15,5
154_E Entreegebouw 13,50 15,3 12,7 9,0 17,3

154_F Entreegebouw 16,50 15,7 13,1 9,3 17,6
155_A Entreegebouw 1,50 10,6 8,0 4,3 12,6
155_B Entreegebouw 4,50 11,2 8,6 4,9 13,2
155_C Entreegebouw 7,50 11,5 8,8 5,1 13,4
155_D Entreegebouw 10,50 12,1 9,4 5,8 14,0

155_E Entreegebouw 13,50 15,0 12,5 8,7 17,0
155_F Entreegebouw 16,50 15,3 12,7 9,0 17,3
156_A Entreegebouw 1,50 10,5 7,9 4,1 12,4
156_B Entreegebouw 4,50 11,1 8,4 4,7 13,0
156_C Entreegebouw 7,50 11,4 8,7 5,0 13,3

156_D Entreegebouw 10,50 12,3 9,7 6,0 14,3
156_E Entreegebouw 13,50 14,5 11,9 8,2 16,5
156_F Entreegebouw 16,50 14,7 12,1 8,4 16,7
157_A Entreegebouw 1,50 8,6 6,0 2,3 10,6
157_B Entreegebouw 4,50 9,2 6,5 2,8 11,1

157_C Entreegebouw 7,50 9,6 6,8 3,2 11,5
157_D Entreegebouw 10,50 11,0 8,2 4,6 12,9
157_E Entreegebouw 13,50 12,8 10,2 6,5 14,8
157_F Entreegebouw 16,50 13,0 10,3 6,6 14,9
158_A Entreegebouw 1,50 9,9 7,2 3,5 11,8

158_B Entreegebouw 4,50 10,6 7,8 4,2 12,5
158_C Entreegebouw 7,50 11,0 8,3 4,7 12,9
158_D Entreegebouw 10,50 11,8 9,1 5,5 13,7
158_E Entreegebouw 13,50 15,2 12,6 8,8 17,1
158_F Entreegebouw 16,50 15,7 13,1 9,4 17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

159_A Eiland 1 1,50 4,6 1,8 -1,8 6,5
159_B Eiland 1 4,50 5,2 2,3 -1,2 7,1
159_C Eiland 1 7,50 5,6 2,7 -0,8 7,5
159_D Eiland 1 10,50 6,0 3,0 -0,4 7,8
159_E Eiland 1 13,50 6,3 3,3 -0,1 8,1

159_F Eiland 1 16,50 6,9 3,9 0,4 8,7
160_A Eiland 1 1,50 5,3 2,4 -1,1 7,1
160_B Eiland 1 4,50 6,0 3,1 -0,4 7,9
160_C Eiland 1 7,50 6,4 3,4 -0,1 8,2
160_D Eiland 1 10,50 6,5 3,5 0,0 8,3

160_E Eiland 1 13,50 6,6 3,6 0,2 8,4
160_F Eiland 1 16,50 7,5 4,6 1,1 9,3
161_A Eiland 1 1,50 5,5 2,7 -0,9 7,4
161_B Eiland 1 4,50 6,2 3,3 -0,2 8,0
161_C Eiland 1 7,50 6,5 3,5 0,0 8,3

161_D Eiland 1 10,50 6,2 3,2 -0,3 8,0
161_E Eiland 1 13,50 6,4 3,4 0,0 8,2
161_F Eiland 1 16,50 7,1 4,1 0,6 8,9
162_A Eiland 1 1,50 6,2 3,4 -0,2 8,1
162_B Eiland 1 4,50 7,0 4,2 0,6 8,9

162_C Eiland 1 7,50 7,4 4,5 1,0 9,3
162_D Eiland 1 10,50 8,1 5,1 1,7 9,9
162_E Eiland 1 13,50 9,8 6,9 3,4 11,6
162_F Eiland 1 16,50 9,9 7,3 3,6 11,9
163_A Eiland 1 1,50 5,0 2,2 -1,4 6,9

163_B Eiland 1 4,50 5,8 2,9 -0,6 7,6
163_C Eiland 1 7,50 6,7 3,7 0,3 8,5
163_D Eiland 1 10,50 6,8 3,8 0,3 8,6
163_E Eiland 1 13,50 7,1 4,2 0,7 9,0
163_F Eiland 1 16,50 7,8 4,8 1,4 9,6

164_A Eiland 1 1,50 5,3 2,4 -1,1 7,2
164_B Eiland 1 4,50 6,2 3,2 -0,2 8,0
164_C Eiland 1 7,50 7,2 4,2 0,7 9,0
164_D Eiland 1 10,50 7,3 4,3 0,9 9,1
164_E Eiland 1 13,50 7,2 4,2 0,8 9,0

164_F Eiland 1 16,50 7,8 4,8 1,4 9,6
165_A Eiland 1 1,50 5,0 2,1 -1,4 6,8
165_B Eiland 1 4,50 5,7 2,7 -0,7 7,5
165_C Eiland 1 7,50 5,7 2,8 -0,7 7,6
165_D Eiland 1 10,50 6,0 3,0 -0,5 7,8

165_E Eiland 1 13,50 6,0 3,0 -0,5 7,8
165_F Eiland 1 16,50 6,5 3,6 0,1 8,4
166_A Eiland 1 1,50 5,4 2,6 -1,0 7,3
166_B Eiland 1 4,50 6,1 3,1 -0,4 7,9
166_C Eiland 1 7,50 6,5 3,5 0,1 8,3

166_D Eiland 1 10,50 6,0 3,0 -0,5 7,8
166_E Eiland 1 13,50 5,7 2,7 -0,8 7,5
166_F Eiland 1 16,50 6,4 3,4 -0,1 8,2
167_A Eiland 1 1,50 4,8 1,9 -1,6 6,6
167_B Eiland 1 4,50 5,4 2,5 -1,0 7,3

167_C Eiland 1 7,50 6,0 3,0 -0,5 7,8
167_D Eiland 1 10,50 6,4 3,4 0,0 8,2
167_E Eiland 1 13,50 6,4 3,4 0,0 8,2
167_F Eiland 1 16,50 7,0 4,0 0,5 8,8
168_A Eiland 1 1,50 4,6 1,8 -1,8 6,5

168_B Eiland 1 4,50 5,5 2,5 -1,0 7,3
168_C Eiland 1 7,50 5,8 2,8 -0,7 7,6
168_D Eiland 1 10,50 6,4 3,4 -0,1 8,2
168_E Eiland 1 13,50 6,6 3,6 0,2 8,4
168_F Eiland 1 16,50 7,5 4,6 1,1 9,3

169_A Eiland 1 1,50 7,8 4,9 1,3 9,6
169_B Eiland 1 4,50 8,5 5,5 2,0 10,3
169_C Eiland 1 7,50 9,1 6,1 2,7 10,9
169_D Eiland 1 10,50 10,5 7,6 4,1 12,4
169_E Eiland 1 13,50 13,4 10,6 7,0 15,3

169_F Eiland 1 16,50 14,8 12,1 8,4 16,7
170_A Eiland 1 1,50 8,0 5,1 1,6 9,8
170_B Eiland 1 4,50 8,8 5,8 2,4 10,6
170_C Eiland 1 7,50 9,3 6,4 2,9 11,2
170_D Eiland 1 10,50 10,7 7,7 4,3 12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

170_E Eiland 1 13,50 13,6 10,9 7,2 15,5
170_F Eiland 1 16,50 15,6 13,0 9,2 17,5
171_A Eiland 1 1,50 8,3 5,4 1,9 10,1
171_B Eiland 1 4,50 9,1 6,2 2,7 11,0
171_C Eiland 1 7,50 9,7 6,7 3,3 11,5

171_D Eiland 1 10,50 11,1 8,2 4,7 13,0
171_E Eiland 1 13,50 12,9 10,0 6,5 14,7
171_F Eiland 1 16,50 15,7 13,0 9,3 17,6
172_A Eiland 1 1,50 8,2 5,3 1,8 10,0
172_B Eiland 1 4,50 8,9 6,0 2,5 10,8

172_C Eiland 1 7,50 9,5 6,6 3,1 11,4
172_D Eiland 1 10,50 10,9 8,0 4,5 12,8
172_E Eiland 1 13,50 13,0 10,2 6,7 14,9
172_F Eiland 1 16,50 15,7 13,1 9,4 17,6
173_A Eiland 1 1,50 7,5 4,6 1,1 9,3

173_B Eiland 1 4,50 8,3 5,4 1,9 10,2
173_C Eiland 1 7,50 8,8 5,8 2,4 10,6
173_D Eiland 1 10,50 10,2 7,2 3,7 12,0
173_E Eiland 1 13,50 13,3 10,6 6,9 15,2
173_F Eiland 1 16,50 14,0 11,3 7,7 15,9

174_A Eiland 1 1,50 8,8 6,0 2,4 10,7
174_B Eiland 1 4,50 9,7 6,8 3,3 11,5
174_C Eiland 1 7,50 10,2 7,3 3,8 12,1
174_D Eiland 1 10,50 11,3 8,3 4,9 13,1
174_E Eiland 1 13,50 14,3 11,6 7,9 16,2

174_F Eiland 1 16,50 16,5 13,9 10,1 18,4
175_A Eiland 1 1,50 6,9 4,1 0,5 8,8
175_B Eiland 1 4,50 7,6 4,6 1,1 9,4
175_C Eiland 1 7,50 8,2 5,2 1,7 10,0
175_D Eiland 1 10,50 9,5 6,6 3,1 11,4

175_E Eiland 1 13,50 10,9 8,1 4,5 12,8
175_F Eiland 1 16,50 10,6 7,8 4,2 12,5
176_A Eiland 1 1,50 8,5 5,7 2,1 10,4
176_B Eiland 1 4,50 9,4 6,4 3,0 11,2
176_C Eiland 1 7,50 10,1 7,1 3,7 11,9

176_D Eiland 1 10,50 11,4 8,5 5,0 13,3
176_E Eiland 1 13,50 13,3 10,4 6,9 15,2
176_F Eiland 1 16,50 16,2 13,5 9,8 18,1
177_A Eiland 1 1,50 3,1 0,3 -3,3 5,0
177_B Eiland 1 4,50 4,1 1,2 -2,3 6,0

177_C Eiland 1 7,50 5,1 2,2 -1,3 7,0
177_D Eiland 1 10,50 6,4 3,5 0,0 8,3
177_E Eiland 1 13,50 7,5 4,6 1,1 9,3
177_F Eiland 1 16,50 7,8 4,9 1,4 9,7
178_A Eiland 1 1,50 7,1 4,2 0,7 9,0

178_B Eiland 1 4,50 8,1 5,1 1,6 9,9
178_C Eiland 1 7,50 8,8 5,9 2,4 10,7
178_D Eiland 1 10,50 10,6 7,7 4,2 12,5
178_E Eiland 1 13,50 13,6 10,8 7,2 15,5
178_F Eiland 1 16,50 14,4 11,7 8,0 16,3

179_A Eiland 1 1,50 4,9 2,0 -1,5 6,8
179_B Eiland 1 4,50 5,7 2,7 -0,8 7,5
179_C Eiland 1 7,50 6,2 3,2 -0,3 8,0
179_D Eiland 1 10,50 6,5 3,5 0,0 8,3
179_E Eiland 1 13,50 5,9 2,9 -0,5 7,7

179_F Eiland 1 16,50 6,5 3,5 0,0 8,3
180_A Eiland 1 1,50 -- -- -- --
180_B Eiland 1 4,50 -- -- -- --
180_C Eiland 1 7,50 -- -- -- --
180_D Eiland 1 10,50 -- -- -- --

180_E Eiland 1 13,50 -- -- -- --
180_F Eiland 1 16,50 -- -- -- --
181_A Eiland 1 1,50 4,7 1,8 -1,7 6,6
181_B Eiland 1 4,50 5,5 2,5 -1,0 7,3
181_C Eiland 1 7,50 5,9 2,9 -0,6 7,7

181_D Eiland 1 10,50 5,8 2,8 -0,6 7,6
181_E Eiland 1 13,50 5,0 2,0 -1,5 6,8
181_F Eiland 1 16,50 5,4 2,5 -1,0 7,3
182_A Eiland 1 1,50 4,0 1,1 -2,4 5,9
182_B Eiland 1 4,50 4,9 1,9 -1,6 6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

182_C Eiland 1 7,50 5,3 2,3 -1,1 7,1
182_D Eiland 1 10,50 5,4 2,3 -1,1 7,2
182_E Eiland 1 13,50 4,2 1,2 -2,2 6,0
182_F Eiland 1 16,50 4,6 1,7 -1,8 6,5
183_A Eiland 1 1,50 5,9 3,0 -0,6 7,7

183_B Eiland 1 4,50 6,6 3,7 0,2 8,5
183_C Eiland 1 7,50 7,3 4,3 0,8 9,1
183_D Eiland 1 10,50 7,2 4,2 0,8 9,1
183_E Eiland 1 13,50 7,0 4,1 0,6 8,9
183_F Eiland 1 16,50 7,8 4,8 1,4 9,6

184_A Eiland 1 1,50 3,4 0,5 -3,0 5,2
184_B Eiland 1 4,50 4,1 1,1 -2,3 6,0
184_C Eiland 1 7,50 4,6 1,6 -1,8 6,4
184_D Eiland 1 10,50 5,1 2,0 -1,4 6,9
184_E Eiland 1 13,50 4,2 1,1 -2,3 6,0

184_F Eiland 1 16,50 5,0 2,0 -1,5 6,8
185_A Eiland 1 1,50 7,3 4,5 0,9 9,2
185_B Eiland 1 4,50 8,2 5,3 1,8 10,0
185_C Eiland 1 7,50 9,0 6,0 2,6 10,8
185_D Eiland 1 10,50 10,7 7,8 4,3 12,6

185_E Eiland 1 13,50 11,9 9,0 5,5 13,8
185_F Eiland 1 16,50 14,3 11,5 7,9 16,2
186_A Eiland 1 1,50 8,0 5,2 1,6 9,9
186_B Eiland 1 4,50 8,8 5,8 2,3 10,6
186_C Eiland 1 7,50 9,5 6,6 3,1 11,3

186_D Eiland 1 10,50 11,0 8,1 4,6 12,8
186_E Eiland 1 13,50 12,1 9,2 5,7 14,0
186_F Eiland 1 16,50 10,9 8,0 4,4 12,7
187_A Eiland 1 1,50 7,4 4,5 1,0 9,2
187_B Eiland 1 4,50 8,3 5,4 1,9 10,2

187_C Eiland 1 7,50 9,2 6,2 2,7 11,0
187_D Eiland 1 10,50 10,9 7,9 4,4 12,7
187_E Eiland 1 13,50 12,0 9,1 5,6 13,9
187_F Eiland 1 16,50 16,4 13,8 10,0 18,3
188_A Eiland 1 1,50 7,4 4,6 1,0 9,3

188_B Eiland 1 4,50 8,2 5,2 1,8 10,0
188_C Eiland 1 7,50 8,6 5,6 2,1 10,4
188_D Eiland 1 10,50 9,3 6,4 2,9 11,2
188_E Eiland 1 13,50 10,1 7,2 3,7 12,0
188_F Eiland 1 16,50 12,7 10,0 6,4 14,6

189_A Eiland 1 1,50 7,4 4,5 1,0 9,3
189_B Eiland 1 4,50 8,0 5,1 1,6 9,9
189_C Eiland 1 7,50 8,6 5,7 2,2 10,5
189_D Eiland 1 10,50 9,9 6,9 3,4 11,7
189_E Eiland 1 13,50 11,1 8,2 4,7 13,0

189_F Eiland 1 16,50 14,3 11,6 7,9 16,2
190_A Eiland 1 1,50 7,2 4,3 0,8 9,0
190_B Eiland 1 4,50 7,9 5,0 1,5 9,8
190_C Eiland 1 7,50 8,6 5,7 2,2 10,5
190_D Eiland 1 10,50 9,0 6,0 2,6 10,9

190_E Eiland 1 13,50 9,2 6,2 2,8 11,0
190_F Eiland 1 16,50 10,0 7,0 3,5 11,8
191_A Eiland 2 1,50 9,8 6,9 3,4 11,7
191_B Eiland 2 4,50 10,7 7,8 4,3 12,6
191_C Eiland 2 7,50 11,4 8,4 5,0 13,2

191_D Eiland 2 10,50 12,1 9,2 5,7 14,0
191_E Eiland 2 13,50 12,7 9,9 6,3 14,6
192_A Eiland 2 1,50 11,6 8,9 5,3 13,5
192_B Eiland 2 4,50 12,1 9,4 5,7 14,0
192_C Eiland 2 7,50 12,2 9,5 5,8 14,1

192_D Eiland 2 10,50 13,0 10,3 6,6 14,9
192_E Eiland 2 13,50 13,8 11,2 7,4 15,7
193_A Eiland 2 1,50 6,2 3,3 -0,3 8,0
193_B Eiland 2 4,50 6,7 3,8 0,3 8,5
193_C Eiland 2 7,50 7,2 4,2 0,8 9,0

193_D Eiland 2 10,50 7,7 4,7 1,3 9,5
193_E Eiland 2 13,50 8,2 5,2 1,7 10,0
194_A Eiland 2 1,50 6,7 3,9 0,3 8,6
194_B Eiland 2 4,50 7,8 4,9 1,4 9,6
194_C Eiland 2 7,50 8,7 5,7 2,3 10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

194_D Eiland 2 10,50 9,6 6,6 3,2 11,5
194_E Eiland 2 13,50 10,9 8,0 4,5 12,8
195_A Eiland 2 1,50 5,2 2,4 -1,2 7,0
195_B Eiland 2 4,50 5,9 3,0 -0,5 7,7
195_C Eiland 2 7,50 7,0 4,0 0,6 8,8

195_D Eiland 2 10,50 8,1 5,1 1,7 9,9
195_E Eiland 2 13,50 8,7 5,7 2,3 10,5
196_A Eiland 2 1,50 7,2 4,3 0,8 9,0
196_B Eiland 2 4,50 7,8 4,9 1,4 9,7
196_C Eiland 2 7,50 8,4 5,5 2,0 10,3

196_D Eiland 2 10,50 9,0 6,0 2,5 10,8
196_E Eiland 2 13,50 9,6 6,7 3,2 11,5
197_A Eiland 2 1,50 8,3 5,5 1,9 10,2
197_B Eiland 2 4,50 9,0 6,1 2,6 10,8
197_C Eiland 2 7,50 9,5 6,5 3,0 11,3

197_D Eiland 2 10,50 10,1 7,1 3,7 11,9
197_E Eiland 2 13,50 11,0 8,1 4,6 12,9
198_A Eiland 2 1,50 3,8 1,1 -2,6 5,7
198_B Eiland 2 4,50 4,5 1,6 -1,9 6,3
198_C Eiland 2 7,50 5,4 2,5 -1,1 7,2

198_D Eiland 2 10,50 6,9 4,0 0,5 8,7
198_E Eiland 2 13,50 9,5 6,6 3,1 11,4
199_A Eiland 2 1,50 5,4 2,6 -1,0 7,3
199_B Eiland 2 4,50 6,0 3,1 -0,4 7,9
199_C Eiland 2 7,50 6,7 3,8 0,3 8,5

199_D Eiland 2 10,50 7,5 4,5 1,0 9,3
199_E Eiland 2 13,50 8,3 5,3 1,8 10,1
200_A Eiland 2 1,50 6,7 3,9 0,3 8,6
200_B Eiland 2 4,50 7,3 4,4 0,9 9,1
200_C Eiland 2 7,50 7,9 4,9 1,5 9,7

200_D Eiland 2 10,50 8,4 5,4 1,9 10,2
200_E Eiland 2 13,50 9,2 6,3 2,8 11,1
201_A Eiland 2 1,50 5,9 3,1 -0,5 7,8
201_B Eiland 2 4,50 6,4 3,6 0,0 8,3
201_C Eiland 2 7,50 7,0 4,1 0,6 8,9

201_D Eiland 2 10,50 7,6 4,7 1,2 9,5
201_E Eiland 2 13,50 8,4 5,5 2,0 10,3
202_A Eiland 2 1,50 6,9 4,1 0,5 8,8
202_B Eiland 2 4,50 7,6 4,7 1,2 9,4
202_C Eiland 2 7,50 8,3 5,3 1,9 10,1

202_D Eiland 2 10,50 8,6 5,7 2,2 10,5
202_E Eiland 2 13,50 9,5 6,6 3,1 11,3
203_A Eiland 2 1,50 5,8 3,0 -0,6 7,7
203_B Eiland 2 4,50 6,4 3,5 0,0 8,2
203_C Eiland 2 7,50 7,4 4,4 1,0 9,3

203_D Eiland 2 10,50 8,1 5,1 1,6 9,9
203_E Eiland 2 13,50 9,0 6,1 2,6 10,9
204_A Eiland 2 1,50 7,6 4,8 1,2 9,5
204_B Eiland 2 4,50 8,5 5,6 2,1 10,3
204_C Eiland 2 7,50 8,8 5,8 2,4 10,6

204_D Eiland 2 10,50 9,5 6,6 3,1 11,4
204_E Eiland 2 13,50 11,5 8,7 5,1 13,4
205_A Eiland 2 1,50 9,4 6,5 3,0 11,2
205_B Eiland 2 4,50 10,1 7,2 3,7 12,0
205_C Eiland 2 7,50 10,7 7,7 4,2 12,5

205_D Eiland 2 10,50 11,3 8,3 4,9 13,1
205_E Eiland 2 13,50 12,3 9,3 5,8 14,1
206_A Eiland 2 1,50 6,5 3,7 0,1 8,4
206_B Eiland 2 4,50 7,1 4,2 0,7 9,0
206_C Eiland 2 7,50 7,7 4,7 1,2 9,5

206_D Eiland 2 10,50 8,1 5,1 1,7 9,9
206_E Eiland 2 13,50 8,9 5,9 2,4 10,7
207_A Eiland 2 1,50 5,9 3,1 -0,5 7,8
207_B Eiland 2 4,50 6,4 3,5 0,0 8,3
207_C Eiland 2 7,50 7,3 4,3 0,9 9,1

207_D Eiland 2 10,50 8,0 5,1 1,6 9,9
207_E Eiland 2 13,50 9,0 6,1 2,6 10,9
208_A Eiland 2 1,50 8,0 5,1 1,6 9,8
208_B Eiland 2 4,50 8,5 5,6 2,1 10,4
208_C Eiland 2 7,50 8,8 5,9 2,4 10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:00:30Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

208_D Eiland 2 10,50 9,4 6,4 3,0 11,2
208_E Eiland 2 13,50 10,6 7,7 4,2 12,5
209_A Eiland 2 1,50 8,4 5,6 2,0 10,3
209_B Eiland 2 4,50 9,1 6,2 2,7 11,0
209_C Eiland 2 7,50 9,6 6,6 3,2 11,4

209_D Eiland 2 10,50 10,2 7,3 3,8 12,1
209_E Eiland 2 13,50 11,2 8,3 4,8 13,1
210_A Eiland 2 1,50 8,0 5,2 1,6 9,9
210_B Eiland 2 4,50 8,6 5,7 2,2 10,5
210_C Eiland 2 7,50 9,3 6,3 2,9 11,1

210_D Eiland 2 10,50 10,2 7,2 3,7 12,0
210_E Eiland 2 13,50 11,6 8,7 5,2 13,5
211_A Eiland 2 1,50 8,9 6,0 2,5 10,7
211_B Eiland 2 4,50 9,6 6,7 3,2 11,5
211_C Eiland 2 7,50 10,2 7,3 3,8 12,1

211_D Eiland 2 10,50 11,7 8,8 5,3 13,6
211_E Eiland 2 13,50 13,3 10,5 6,9 15,2
212_A Eiland 2 1,50 7,9 5,1 1,6 9,8
212_B Eiland 2 4,50 8,5 5,6 2,0 10,3
212_C Eiland 2 7,50 9,0 6,1 2,6 10,9

212_D Eiland 2 10,50 9,9 6,9 3,4 11,7
212_E Eiland 2 13,50 11,4 8,5 5,0 13,3
213_A Eiland 2 1,50 -2,8 -5,9 -9,3 -1,0
213_B Eiland 2 4,50 -2,6 -5,6 -9,0 -0,7
213_C Eiland 2 7,50 -2,1 -5,2 -8,6 -0,3

213_D Eiland 2 10,50 -2,8 -5,8 -9,2 -1,0
213_E Eiland 2 13,50 -1,4 -4,5 -7,9 0,4
214_A Eiland 2 1,50 6,3 3,5 -0,1 8,2
214_B Eiland 2 4,50 6,9 4,0 0,5 8,8
214_C Eiland 2 7,50 7,5 4,5 1,1 9,3

214_D Eiland 2 10,50 7,7 4,8 1,3 9,6
214_E Eiland 2 13,50 7,9 5,0 1,5 9,8
215_A Eiland 2 1,50 2,5 -0,5 -3,9 4,3
215_B Eiland 2 4,50 2,6 -0,4 -3,8 4,5
215_C Eiland 2 7,50 2,7 -0,3 -3,7 4,6

215_D Eiland 2 10,50 2,0 -1,0 -4,4 3,8
215_E Eiland 2 13,50 2,3 -0,7 -4,2 4,1
216_A Eiland 2 1,50 6,2 3,4 -0,2 8,1
216_B Eiland 2 4,50 6,8 3,9 0,4 8,7
216_C Eiland 2 7,50 7,6 4,6 1,2 9,4

216_D Eiland 2 10,50 7,9 4,9 1,5 9,7
216_E Eiland 2 13,50 8,0 5,1 1,6 9,9
217_A Eiland 2 1,50 -4,5 -7,6 -10,9 -2,7
217_B Eiland 2 4,50 -4,5 -7,6 -10,9 -2,7
217_C Eiland 2 7,50 -4,5 -7,6 -10,9 -2,7

217_D Eiland 2 10,50 -4,4 -7,6 -10,9 -2,6
217_E Eiland 2 13,50 -4,4 -7,5 -10,8 -2,6
218_A Eiland 2 1,50 -- -- -- --
218_B Eiland 2 4,50 -- -- -- --
218_C Eiland 2 7,50 -- -- -- --

218_D Eiland 2 10,50 -- -- -- --
218_E Eiland 2 13,50 -- -- -- --
219_A Eiland 2 1,50 -2,2 -5,3 -8,6 -0,4
219_B Eiland 2 4,50 -2,0 -5,0 -8,4 -0,2
219_C Eiland 2 7,50 -1,5 -4,6 -8,0 0,3

219_D Eiland 2 10,50 -1,6 -4,7 -8,1 0,2
219_E Eiland 2 13,50 -0,8 -3,8 -7,2 1,1
220_A Eiland 2 1,50 2,9 0,0 -3,5 4,7
220_B Eiland 2 4,50 3,8 0,8 -2,7 5,6
220_C Eiland 2 7,50 4,7 1,7 -1,7 6,5

220_D Eiland 2 10,50 4,7 1,7 -1,7 6,5
220_E Eiland 2 13,50 5,1 2,1 -1,4 6,9
221_A Eiland 2 1,50 5,3 2,3 -1,1 7,1
221_B Eiland 2 4,50 6,1 3,1 -0,3 7,9
221_C Eiland 2 7,50 6,6 3,6 0,2 8,4

221_D Eiland 2 10,50 7,0 4,0 0,6 8,9
221_E Eiland 2 13,50 7,4 4,4 0,9 9,2
222_A Eiland 2 1,50 5,8 3,0 -0,6 7,7
222_B Eiland 2 4,50 6,6 3,6 0,1 8,4
222_C Eiland 2 7,50 7,2 4,3 0,8 9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

222_D Eiland 2 10,50 7,7 4,7 1,3 9,6
222_E Eiland 2 13,50 7,9 4,9 1,5 9,7
223_A Eiland 2 1,50 4,9 2,0 -1,5 6,8
223_B Eiland 2 4,50 5,8 2,8 -0,7 7,6
223_C Eiland 2 7,50 6,6 3,6 0,2 8,4

223_D Eiland 2 10,50 7,0 4,0 0,5 8,8
223_E Eiland 2 13,50 6,9 3,9 0,5 8,7
224_A Eiland 2 1,50 6,2 3,3 -0,3 8,0
224_B Eiland 2 4,50 7,1 4,1 0,7 8,9
224_C Eiland 2 7,50 8,1 5,1 1,7 9,9

224_D Eiland 2 10,50 9,0 6,0 2,6 10,9
224_E Eiland 2 13,50 9,6 6,6 3,2 11,4
225_A Eiland 2 1,50 5,9 2,9 -0,5 7,8
225_B Eiland 2 4,50 6,7 3,6 0,2 8,5
225_C Eiland 2 7,50 6,9 3,9 0,5 8,8

225_D Eiland 2 10,50 7,1 4,1 0,6 8,9
225_E Eiland 2 13,50 7,6 4,6 1,2 9,4
226_A Eiland 2 1,50 5,2 2,3 -1,2 7,1
226_B Eiland 2 4,50 6,2 3,2 -0,3 8,0
226_C Eiland 2 7,50 7,1 4,1 0,7 9,0

226_D Eiland 2 10,50 7,6 4,6 1,1 9,4
226_E Eiland 2 13,50 7,4 4,4 0,9 9,2
227_A Eiland 2 1,50 5,8 2,8 -0,7 7,6
227_B Eiland 2 4,50 6,6 3,5 0,1 8,4
227_C Eiland 2 7,50 6,9 3,8 0,4 8,7

227_D Eiland 2 10,50 7,1 4,1 0,7 9,0
227_E Eiland 2 13,50 7,6 4,6 1,1 9,4
228_A Eiland 2 1,50 5,4 2,5 -1,0 7,3
228_B Eiland 2 4,50 6,4 3,4 0,0 8,2
228_C Eiland 2 7,50 7,5 4,5 1,0 9,3

228_D Eiland 2 10,50 8,5 5,5 2,0 10,3
228_E Eiland 2 13,50 8,6 5,7 2,2 10,5
229_A Eiland 2 1,50 9,3 6,4 2,9 11,2
229_B Eiland 2 4,50 10,0 7,0 3,6 11,8
229_C Eiland 2 7,50 10,6 7,7 4,2 12,5

229_D Eiland 2 10,50 11,3 8,4 4,9 13,2
229_E Eiland 2 13,50 11,7 8,8 5,3 13,6
230_A Eiland 2 1,50 9,9 6,9 3,5 11,7
230_B Eiland 2 4,50 10,4 7,4 4,0 12,2
230_C Eiland 2 7,50 11,0 8,0 4,6 12,9

230_D Eiland 2 10,50 11,8 8,8 5,4 13,6
230_E Eiland 2 13,50 12,9 10,0 6,5 14,7
231_A Eiland 2 1,50 8,0 5,2 1,6 9,9
231_B Eiland 2 4,50 8,7 5,8 2,3 10,5
231_C Eiland 2 7,50 9,3 6,3 2,9 11,1

231_D Eiland 2 10,50 10,1 7,1 3,6 11,9
231_E Eiland 2 13,50 11,7 8,7 5,2 13,5
232_A Eiland 2 1,50 8,7 5,8 2,3 10,6
232_B Eiland 2 4,50 9,6 6,6 3,1 11,4
232_C Eiland 2 7,50 10,1 7,1 3,7 11,9

232_D Eiland 2 10,50 10,9 8,0 4,5 12,8
232_E Eiland 2 13,50 12,7 9,8 6,3 14,6
233_A Eiland 2 1,50 8,3 5,4 1,9 10,1
233_B Eiland 2 4,50 8,8 5,9 2,4 10,7
233_C Eiland 2 7,50 9,2 6,3 2,8 11,1

233_D Eiland 2 10,50 9,8 6,8 3,3 11,6
233_E Eiland 2 13,50 11,0 8,1 4,6 12,8
234_A Eiland 2 1,50 8,4 5,6 2,0 10,3
234_B Eiland 2 4,50 9,2 6,3 2,8 11,0
234_C Eiland 2 7,50 9,8 6,8 3,4 11,6

234_D Eiland 2 10,50 10,6 7,7 4,2 12,5
234_E Eiland 2 13,50 11,8 8,8 5,4 13,6
235_A Eiland 2 1,50 9,3 6,4 2,9 11,2
235_B Eiland 2 4,50 10,1 7,2 3,7 11,9
235_C Eiland 2 7,50 10,7 7,8 4,3 12,6

235_D Eiland 2 10,50 11,8 8,8 5,3 13,6
235_E Eiland 2 13,50 12,5 9,6 6,1 14,3
236_A Eiland 2 1,50 9,3 6,3 2,9 11,1
236_B Eiland 2 4,50 9,6 6,6 3,2 11,5
236_C Eiland 2 7,50 10,1 7,1 3,7 11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

236_D Eiland 2 10,50 10,9 8,0 4,5 12,8
236_E Eiland 2 13,50 12,0 9,1 5,6 13,8
237_A Eiland 2 1,50 7,3 4,5 0,9 9,2
237_B Eiland 2 4,50 7,9 5,0 1,5 9,8
237_C Eiland 2 7,50 8,6 5,6 2,2 10,4

237_D Eiland 2 10,50 9,0 6,0 2,6 10,8
237_E Eiland 2 13,50 9,8 6,9 3,4 11,7
238_A Eiland 2 1,50 7,7 4,8 1,3 9,5
238_B Eiland 2 4,50 8,3 5,4 1,9 10,1
238_C Eiland 2 7,50 9,0 6,0 2,6 10,8

238_D Eiland 2 10,50 9,8 6,8 3,4 11,7
238_E Eiland 2 13,50 11,4 8,4 5,0 13,2
239_A Eiland 2 1,50 7,9 5,1 1,5 9,8
239_B Eiland 2 4,50 8,5 5,6 2,1 10,4
239_C Eiland 2 7,50 9,1 6,2 2,7 11,0

239_D Eiland 2 10,50 9,5 6,5 3,0 11,3
239_E Eiland 2 13,50 10,2 7,3 3,8 12,0
240_A Eiland 2 1,50 7,8 4,9 1,4 9,6
240_B Eiland 2 4,50 8,4 5,5 2,0 10,3
240_C Eiland 2 7,50 9,0 6,0 2,6 10,9

240_D Eiland 2 10,50 9,5 6,6 3,1 11,4
240_E Eiland 2 13,50 10,6 7,6 4,2 12,4
241_A Eiland 2 1,50 8,2 5,3 1,8 10,0
241_B Eiland 2 4,50 8,7 5,7 2,3 10,5
241_C Eiland 2 7,50 9,4 6,4 2,9 11,2

241_D Eiland 2 10,50 10,2 7,3 3,8 12,1
241_E Eiland 2 13,50 11,8 8,9 5,4 13,7
242_A Eiland 2 1,50 7,9 5,0 1,5 9,8
242_B Eiland 2 4,50 8,6 5,6 2,2 10,4
242_C Eiland 2 7,50 9,1 6,1 2,7 11,0

242_D Eiland 2 10,50 9,9 6,9 3,5 11,7
242_E Eiland 2 13,50 11,5 8,6 5,1 13,4
243_A Eiland 2 1,50 8,0 5,2 1,6 9,9
243_B Eiland 2 4,50 8,7 5,8 2,3 10,5
243_C Eiland 2 7,50 9,3 6,3 2,9 11,1

243_D Eiland 2 10,50 10,1 7,1 3,6 11,9
243_E Eiland 2 13,50 11,7 8,8 5,3 13,6
244_A Eiland 2 1,50 7,9 5,1 1,5 9,8
244_B Eiland 2 4,50 8,5 5,6 2,1 10,4
244_C Eiland 2 7,50 9,1 6,1 2,7 10,9

244_D Eiland 2 10,50 9,7 6,7 3,3 11,6
244_E Eiland 2 13,50 11,0 8,0 4,6 12,8
245_A Eiland 3 1,50 8,3 5,5 2,0 10,2
245_B Eiland 3 4,50 9,3 6,4 2,9 11,2
245_C Eiland 3 7,50 9,8 6,9 3,4 11,7

245_D Eiland 3 10,50 10,6 7,7 4,2 12,4
245_E Eiland 3 13,50 11,5 8,8 5,1 13,4
245_F Eiland 3 16,50 11,5 8,9 5,2 13,5
246_A Eiland 3 1,50 8,3 5,5 1,9 10,2
246_B Eiland 3 4,50 9,4 6,5 3,0 11,2

246_C Eiland 3 7,50 10,3 7,4 3,9 12,2
246_D Eiland 3 10,50 11,3 8,5 5,0 13,2
246_E Eiland 3 13,50 9,9 7,0 3,5 11,8
246_F Eiland 3 16,50 9,9 7,0 3,5 11,7
247_A Eiland 3 1,50 6,4 3,6 0,0 8,3

247_B Eiland 3 4,50 7,3 4,3 0,8 9,1
247_C Eiland 3 7,50 7,8 4,8 1,4 9,7
247_D Eiland 3 10,50 8,6 5,7 2,2 10,5
247_E Eiland 3 13,50 11,0 8,3 4,7 12,9
247_F Eiland 3 16,50 8,8 6,1 2,4 10,7

248_A Eiland 3 1,50 7,1 4,3 0,7 9,0
248_B Eiland 3 4,50 7,9 5,0 1,5 9,8
248_C Eiland 3 7,50 8,3 5,4 1,9 10,1
248_D Eiland 3 10,50 8,6 5,7 2,2 10,4
248_E Eiland 3 13,50 8,0 5,1 1,6 9,8

248_F Eiland 3 16,50 7,9 5,0 1,5 9,8
249_A Eiland 3 1,50 8,7 5,9 2,3 10,6
249_B Eiland 3 4,50 9,6 6,7 3,2 11,4
249_C Eiland 3 7,50 10,4 7,4 4,0 12,2
249_D Eiland 3 10,50 11,2 8,2 4,8 13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

249_E Eiland 3 13,50 12,3 9,3 5,8 14,1
249_F Eiland 3 16,50 13,1 10,2 6,6 14,9
250_A Eiland 3 1,50 9,3 6,4 2,9 11,2
250_B Eiland 3 4,50 10,2 7,3 3,8 12,0
250_C Eiland 3 7,50 10,9 8,0 4,5 12,8

250_D Eiland 3 10,50 11,8 8,9 5,4 13,7
250_E Eiland 3 13,50 13,1 10,2 6,7 14,9
250_F Eiland 3 16,50 15,0 12,2 8,6 16,9
251_A Eiland 3 1,50 11,1 8,2 4,7 12,9
251_B Eiland 3 4,50 11,7 8,8 5,3 13,6

251_C Eiland 3 7,50 12,1 9,2 5,7 13,9
251_D Eiland 3 10,50 12,6 9,7 6,2 14,4
251_E Eiland 3 13,50 14,2 11,4 7,8 16,0
251_F Eiland 3 16,50 15,3 12,6 8,9 17,2
252_A Eiland 3 1,50 9,6 6,8 3,2 11,5

252_B Eiland 3 4,50 10,3 7,4 3,9 12,2
252_C Eiland 3 7,50 10,9 7,9 4,4 12,7
252_D Eiland 3 10,50 11,4 8,4 4,9 13,2
252_E Eiland 3 13,50 12,2 9,3 5,8 14,0
252_F Eiland 3 16,50 13,2 10,4 6,8 15,1

253_A Eiland 3 1,50 8,3 5,4 1,9 10,1
253_B Eiland 3 4,50 9,0 6,0 2,6 10,8
253_C Eiland 3 7,50 9,7 6,7 3,2 11,5
253_D Eiland 3 10,50 11,0 8,1 4,6 12,8
253_E Eiland 3 13,50 12,2 9,3 5,8 14,0

253_F Eiland 3 16,50 11,0 8,2 4,6 12,9
254_A Eiland 3 1,50 8,1 5,2 1,7 9,9
254_B Eiland 3 4,50 8,7 5,8 2,3 10,6
254_C Eiland 3 7,50 9,3 6,4 2,9 11,2
254_D Eiland 3 10,50 10,3 7,3 3,9 12,1

254_E Eiland 3 13,50 11,8 9,0 5,4 13,7
254_F Eiland 3 16,50 10,7 7,8 4,3 12,5
255_A Eiland 3 1,50 8,5 5,6 2,1 10,3
255_B Eiland 3 4,50 9,2 6,3 2,8 11,1
255_C Eiland 3 7,50 9,7 6,8 3,3 11,6

255_D Eiland 3 10,50 10,4 7,5 4,0 12,3
255_E Eiland 3 13,50 12,0 9,2 5,6 13,9
255_F Eiland 3 16,50 10,7 7,8 4,3 12,5
256_A Eiland 3 1,50 8,3 5,5 1,9 10,2
256_B Eiland 3 4,50 9,0 6,1 2,6 10,9

256_C Eiland 3 7,50 9,6 6,6 3,2 11,4
256_D Eiland 3 10,50 10,5 7,6 4,1 12,4
256_E Eiland 3 13,50 12,5 9,7 6,1 14,4
256_F Eiland 3 16,50 10,9 8,2 4,6 12,8
257_A Eiland 3 1,50 8,3 5,4 1,9 10,1

257_B Eiland 3 4,50 9,0 6,1 2,6 10,9
257_C Eiland 3 7,50 9,6 6,6 3,2 11,4
257_D Eiland 3 10,50 10,6 7,6 4,2 12,4
257_E Eiland 3 13,50 12,3 9,5 5,9 14,2
257_F Eiland 3 16,50 11,1 8,3 4,7 13,0

258_A Eiland 3 1,50 10,6 7,8 4,2 12,5
258_B Eiland 3 4,50 11,4 8,5 4,9 13,2
258_C Eiland 3 7,50 11,7 8,8 5,3 13,6
258_D Eiland 3 10,50 12,2 9,3 5,8 14,0
258_E Eiland 3 13,50 12,9 10,0 6,5 14,7

258_F Eiland 3 16,50 14,3 11,5 7,9 16,2
259_A Eiland 3 1,50 11,6 8,9 5,2 13,5
259_B Eiland 3 4,50 12,1 9,3 5,7 14,0
259_C Eiland 3 7,50 12,3 9,5 5,9 14,2
259_D Eiland 3 10,50 12,6 9,8 6,3 14,5

259_E Eiland 3 13,50 13,3 10,5 6,9 15,2
259_F Eiland 3 16,50 15,3 12,5 8,9 17,2
260_A Eiland 3 1,50 10,2 7,3 3,8 12,0
260_B Eiland 3 4,50 10,8 7,9 4,4 12,7
260_C Eiland 3 7,50 11,2 8,3 4,8 13,1

260_D Eiland 3 10,50 11,8 8,8 5,3 13,6
260_E Eiland 3 13,50 12,6 9,7 6,2 14,5
260_F Eiland 3 16,50 15,1 12,4 8,8 17,0
261_A Eiland 3 1,50 6,7 4,0 0,3 8,6
261_B Eiland 3 4,50 7,5 4,7 1,1 9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:00:30Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

261_C Eiland 3 7,50 7,9 5,0 1,5 9,8
261_D Eiland 3 10,50 8,2 5,3 1,8 10,1
261_E Eiland 3 13,50 8,7 5,7 2,3 10,5
261_F Eiland 3 16,50 8,8 5,9 2,4 10,7
262_A Eiland 3 1,50 6,0 3,3 -0,4 7,9

262_B Eiland 3 4,50 6,6 3,8 0,3 8,5
262_C Eiland 3 7,50 7,1 4,2 0,7 9,0
262_D Eiland 3 10,50 7,5 4,6 1,1 9,4
262_E Eiland 3 13,50 8,2 5,3 1,8 10,1
262_F Eiland 3 16,50 7,9 4,9 1,4 9,7

263_A Eiland 3 1,50 6,1 3,3 -0,3 8,0
263_B Eiland 3 4,50 6,8 4,0 0,4 8,7
263_C Eiland 3 7,50 7,3 4,4 0,9 9,1
263_D Eiland 3 10,50 7,6 4,6 1,1 9,4
263_E Eiland 3 13,50 8,0 5,0 1,6 9,8

263_F Eiland 3 16,50 7,7 4,8 1,2 9,5
264_A Eiland 3 1,50 12,0 9,3 5,6 13,9
264_B Eiland 3 4,50 12,5 9,7 6,1 14,4
264_C Eiland 3 7,50 12,8 10,0 6,4 14,7
264_D Eiland 3 10,50 13,2 10,3 6,8 15,0

264_E Eiland 3 13,50 13,8 10,9 7,4 15,6
264_F Eiland 3 16,50 15,3 12,5 8,9 17,2
265_A Eiland 3 1,50 6,7 4,0 0,3 8,6
265_B Eiland 3 4,50 7,1 4,3 0,7 8,9
265_C Eiland 3 7,50 7,4 4,6 1,0 9,3

265_D Eiland 3 10,50 7,9 5,0 1,5 9,7
265_E Eiland 3 13,50 9,0 6,1 2,6 10,9
265_F Eiland 3 16,50 12,8 10,0 6,4 14,6
266_A Eiland 3 1,50 8,2 5,3 1,8 10,1
266_B Eiland 3 4,50 8,9 5,9 2,5 10,7

266_C Eiland 3 7,50 9,5 6,5 3,0 11,3
266_D Eiland 3 10,50 10,1 7,1 3,7 11,9
266_E Eiland 3 13,50 10,8 7,8 4,3 12,6
266_F Eiland 3 16,50 8,5 5,5 2,1 10,4
267_A Eiland 3 1,50 8,0 5,1 1,6 9,8

267_B Eiland 3 4,50 8,7 5,8 2,3 10,6
267_C Eiland 3 7,50 9,5 6,5 3,0 11,3
267_D Eiland 3 10,50 11,0 8,1 4,6 12,8
267_E Eiland 3 13,50 12,8 10,0 6,4 14,6
267_F Eiland 3 16,50 11,9 9,2 5,5 13,8

268_A Eiland 3 1,50 10,0 7,2 3,6 11,8
268_B Eiland 3 4,50 10,6 7,7 4,2 12,5
268_C Eiland 3 7,50 11,2 8,2 4,8 13,0
268_D Eiland 3 10,50 11,7 8,7 5,3 13,5
268_E Eiland 3 13,50 12,5 9,6 6,1 14,4

268_F Eiland 3 16,50 14,5 11,7 8,1 16,4
269_A Eiland 3 1,50 8,0 5,2 1,6 9,9
269_B Eiland 3 4,50 8,5 5,6 2,1 10,3
269_C Eiland 3 7,50 8,6 5,7 2,2 10,5
269_D Eiland 3 10,50 9,0 6,1 2,6 10,8

269_E Eiland 3 13,50 9,9 7,0 3,5 11,8
269_F Eiland 3 16,50 12,5 9,7 6,1 14,4
270_A Eiland 3 1,50 6,1 3,4 -0,3 8,0
270_B Eiland 3 4,50 6,6 3,8 0,2 8,4
270_C Eiland 3 7,50 7,1 4,2 0,7 8,9

270_D Eiland 3 10,50 7,7 4,7 1,3 9,5
270_E Eiland 3 13,50 8,7 5,8 2,3 10,5
270_F Eiland 3 16,50 12,0 9,2 5,6 13,9
297_A Eiland 4 1,50 17,2 14,7 10,9 19,2
297_B Eiland 4 4,50 17,6 15,0 11,2 19,5

297_C Eiland 4 7,50 17,6 15,0 11,3 19,6
297_D Eiland 4 10,50 17,7 15,1 11,4 19,7
297_E Eiland 4 13,50 18,0 15,4 11,6 19,9
297_F Eiland 4 16,50 19,3 16,7 13,0 21,3
298_A Eiland 4 1,50 12,8 10,0 6,4 14,7

298_B Eiland 4 4,50 13,3 10,4 6,9 15,1
298_C Eiland 4 7,50 13,7 10,8 7,3 15,6
298_D Eiland 4 10,50 14,4 11,5 8,0 16,3
298_E Eiland 4 13,50 15,6 12,7 9,2 17,4
298_F Eiland 4 16,50 18,6 15,9 12,3 20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

299_A Eiland 4 1,50 13,1 10,3 6,7 15,0
299_B Eiland 4 4,50 13,7 10,8 7,3 15,6
299_C Eiland 4 7,50 14,0 11,1 7,6 15,8
299_D Eiland 4 10,50 14,5 11,6 8,1 16,3
299_E Eiland 4 13,50 15,1 12,3 8,7 17,0

299_F Eiland 4 16,50 17,9 15,2 11,6 19,9
300_A Eiland 4 1,50 9,4 6,6 3,0 11,3
300_B Eiland 4 4,50 9,9 7,0 3,5 11,8
300_C Eiland 4 7,50 10,3 7,4 3,9 12,2
300_D Eiland 4 10,50 10,9 8,0 4,5 12,8

300_E Eiland 4 13,50 11,1 8,3 4,8 13,0
300_F Eiland 4 16,50 11,4 8,6 5,0 13,3
301_A Eiland 4 1,50 10,5 7,7 4,1 12,4
301_B Eiland 4 4,50 11,1 8,3 4,7 13,0
301_C Eiland 4 7,50 11,4 8,5 5,0 13,2

301_D Eiland 4 10,50 11,7 8,8 5,3 13,6
301_E Eiland 4 13,50 11,3 8,4 4,9 13,2
301_F Eiland 4 16,50 11,6 8,7 5,2 13,4
302_A Eiland 4 1,50 9,7 6,8 3,3 11,5
302_B Eiland 4 4,50 10,1 7,3 3,7 12,0

302_C Eiland 4 7,50 10,3 7,4 3,9 12,2
302_D Eiland 4 10,50 10,6 7,7 4,2 12,5
302_E Eiland 4 13,50 11,0 8,2 4,6 12,9
302_F Eiland 4 16,50 11,2 8,4 4,9 13,1
303_A Eiland 4 1,50 8,2 5,3 1,8 10,0

303_B Eiland 4 4,50 8,7 5,8 2,3 10,6
303_C Eiland 4 7,50 9,1 6,2 2,7 10,9
303_D Eiland 4 10,50 9,4 6,5 3,0 11,3
303_E Eiland 4 13,50 10,3 7,4 3,9 12,1
303_F Eiland 4 16,50 11,2 8,3 4,8 13,0

304_A Eiland 4 1,50 8,2 5,3 1,8 10,0
304_B Eiland 4 4,50 8,7 5,8 2,3 10,6
304_C Eiland 4 7,50 9,2 6,3 2,8 11,1
304_D Eiland 4 10,50 9,9 7,0 3,5 11,7
304_E Eiland 4 13,50 11,3 8,4 4,9 13,1

304_F Eiland 4 16,50 12,8 10,0 6,4 14,7
305_A Eiland 4 1,50 8,2 5,4 1,8 10,1
305_B Eiland 4 4,50 8,8 5,9 2,4 10,6
305_C Eiland 4 7,50 9,1 6,1 2,7 10,9
305_D Eiland 4 10,50 9,4 6,5 3,0 11,3

305_E Eiland 4 13,50 10,4 7,4 3,9 12,2
305_F Eiland 4 16,50 11,0 8,1 4,6 12,8
306_A Eiland 4 1,50 9,5 6,8 3,2 11,5
306_B Eiland 4 4,50 10,0 7,2 3,6 11,9
306_C Eiland 4 7,50 10,3 7,5 3,9 12,2

306_D Eiland 4 10,50 10,9 8,0 4,5 12,7
306_E Eiland 4 13,50 12,2 9,3 5,8 14,0
306_F Eiland 4 16,50 15,5 12,8 9,2 17,4
307_A Eiland 4 1,50 8,4 5,7 2,0 10,3
307_B Eiland 4 4,50 8,8 6,1 2,5 10,7

307_C Eiland 4 7,50 9,1 6,3 2,7 11,0
307_D Eiland 4 10,50 9,4 6,6 3,0 11,3
307_E Eiland 4 13,50 10,4 7,5 4,0 12,3
307_F Eiland 4 16,50 14,1 11,3 7,7 15,9
308_A Eiland 4 1,50 8,6 6,0 2,3 10,6

308_B Eiland 4 4,50 9,0 6,3 2,6 10,9
308_C Eiland 4 7,50 9,2 6,4 2,8 11,1
308_D Eiland 4 10,50 9,8 6,9 3,4 11,7
308_E Eiland 4 13,50 10,8 7,9 4,4 12,7
308_F Eiland 4 16,50 13,2 10,3 6,8 15,1

309_A Eiland 4 1,50 8,4 5,5 2,0 10,3
309_B Eiland 4 4,50 9,2 6,2 2,8 11,0
309_C Eiland 4 7,50 10,0 7,0 3,5 11,8
309_D Eiland 4 10,50 10,9 7,9 4,4 12,7
309_E Eiland 4 13,50 12,7 9,8 6,3 14,6

309_F Eiland 4 16,50 13,8 10,9 7,4 15,7
310_A Eiland 4 1,50 6,4 3,5 0,0 8,3
310_B Eiland 4 4,50 7,2 4,3 0,8 9,1
310_C Eiland 4 7,50 7,8 4,8 1,3 9,6
310_D Eiland 4 10,50 8,6 5,6 2,2 10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

310_E Eiland 4 13,50 9,8 6,8 3,4 11,6
310_F Eiland 4 16,50 10,5 7,6 4,1 12,3
311_A Eiland 4 1,50 8,6 5,7 2,2 10,5
311_B Eiland 4 4,50 9,3 6,4 2,9 11,2
311_C Eiland 4 7,50 10,1 7,1 3,7 11,9

311_D Eiland 4 10,50 11,0 8,1 4,6 12,9
311_E Eiland 4 13,50 13,0 10,0 6,5 14,8
311_F Eiland 4 16,50 14,0 11,1 7,6 15,8
312_A Eiland 4 1,50 8,4 5,6 2,0 10,3
312_B Eiland 4 4,50 8,9 6,0 2,5 10,8

312_C Eiland 4 7,50 9,5 6,6 3,1 11,4
312_D Eiland 4 10,50 10,0 7,0 3,6 11,9
312_E Eiland 4 13,50 11,4 8,4 4,9 13,2
312_F Eiland 4 16,50 11,8 8,9 5,4 13,7
313_A Eiland 4 1,50 8,1 5,3 1,7 10,0

313_B Eiland 4 4,50 8,9 5,9 2,5 10,7
313_C Eiland 4 7,50 9,7 6,7 3,3 11,5
313_D Eiland 4 10,50 10,7 7,7 4,3 12,5
313_E Eiland 4 13,50 12,5 9,6 6,1 14,4
313_F Eiland 4 16,50 13,6 10,7 7,2 15,5

314_A Eiland 4 1,50 -1,4 -4,5 -7,9 0,4
314_B Eiland 4 4,50 1,7 -1,3 -4,7 3,6
314_C Eiland 4 7,50 6,8 4,0 0,4 8,7
314_D Eiland 4 10,50 8,9 6,1 2,5 10,8
314_E Eiland 4 13,50 9,3 6,5 2,9 11,2

314_F Eiland 4 16,50 9,8 7,1 3,5 11,7
315_A Eiland 4 1,50 12,0 9,2 5,6 13,8
315_B Eiland 4 4,50 12,4 9,5 6,0 14,2
315_C Eiland 4 7,50 12,9 10,0 6,5 14,7
315_D Eiland 4 10,50 13,6 10,6 7,1 15,4

315_E Eiland 4 13,50 14,7 11,7 8,3 16,5
315_F Eiland 4 16,50 18,3 15,6 11,9 20,2
316_A Eiland 4 1,50 -- -- -- --
316_B Eiland 4 4,50 -- -- -- --
316_C Eiland 4 7,50 -- -- -- --

316_D Eiland 4 10,50 -- -- -- --
316_E Eiland 4 13,50 -- -- -- --
316_F Eiland 4 16,50 -- -- -- --
317_A Eiland 4 1,50 -- -- -- --
317_B Eiland 4 4,50 -- -- -- --

317_C Eiland 4 7,50 -- -- -- --
317_D Eiland 4 10,50 -- -- -- --
317_E Eiland 4 13,50 -- -- -- --
317_F Eiland 4 16,50 -- -- -- --
318_A Eiland 4 1,50 8,4 5,6 2,0 10,2

318_B Eiland 4 4,50 8,9 6,0 2,5 10,8
318_C Eiland 4 7,50 9,3 6,4 2,9 11,1
318_D Eiland 4 10,50 9,7 6,8 3,3 11,6
318_E Eiland 4 13,50 10,9 8,0 4,5 12,8
318_F Eiland 4 16,50 11,4 8,5 5,0 13,3

319_A Eiland 4 1,50 8,3 5,5 1,9 10,2
319_B Eiland 4 4,50 9,0 6,1 2,6 10,9
319_C Eiland 4 7,50 9,5 6,5 3,1 11,3
319_D Eiland 4 10,50 10,1 7,1 3,7 11,9
319_E Eiland 4 13,50 11,4 8,4 5,0 13,2

319_F Eiland 4 16,50 12,4 9,6 6,0 14,3
320_A Eiland 4 1,50 8,0 5,1 1,6 9,8
320_B Eiland 4 4,50 8,5 5,6 2,1 10,4
320_C Eiland 4 7,50 8,8 5,9 2,4 10,7
320_D Eiland 4 10,50 9,2 6,3 2,8 11,1

320_E Eiland 4 13,50 10,5 7,5 4,1 12,3
320_F Eiland 4 16,50 11,1 8,2 4,7 13,0
321_A Eiland 4 1,50 8,6 5,7 2,2 10,4
321_B Eiland 4 4,50 9,1 6,2 2,7 11,0
321_C Eiland 4 7,50 9,5 6,5 3,1 11,3

321_D Eiland 4 10,50 10,0 7,0 3,6 11,9
321_E Eiland 4 13,50 11,3 8,3 4,9 13,1
321_F Eiland 4 16,50 12,1 9,2 5,7 14,0
322_A Eiland 4 1,50 8,4 5,6 2,0 10,3
322_B Eiland 4 4,50 9,0 6,1 2,6 10,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:00:30Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

322_C Eiland 4 7,50 9,5 6,5 3,0 11,3
322_D Eiland 4 10,50 10,1 7,1 3,7 11,9
322_E Eiland 4 13,50 11,7 8,7 5,2 13,5
322_F Eiland 4 16,50 12,3 9,4 5,9 14,2
323_A Eiland 4 1,50 8,1 5,3 1,7 10,0

323_B Eiland 4 4,50 8,8 5,9 2,4 10,7
323_C Eiland 4 7,50 9,3 6,4 2,9 11,2
323_D Eiland 4 10,50 10,0 7,0 3,6 11,8
323_E Eiland 4 13,50 11,6 8,7 5,2 13,5
323_F Eiland 4 16,50 12,6 9,7 6,2 14,4

324_A Eiland 4 1,50 7,8 5,0 1,4 9,7
324_B Eiland 4 4,50 8,3 5,4 1,9 10,2
324_C Eiland 4 7,50 8,8 5,8 2,3 10,6
324_D Eiland 4 10,50 9,3 6,4 2,9 11,2
324_E Eiland 4 13,50 10,9 7,9 4,5 12,7

324_F Eiland 4 16,50 11,4 8,5 5,0 13,3
325_A Eiland 4 1,50 8,5 5,6 2,0 10,3
325_B Eiland 4 4,50 9,2 6,2 2,7 11,0
325_C Eiland 4 7,50 9,9 6,9 3,4 11,7
325_D Eiland 4 10,50 10,8 7,8 4,3 12,6

325_E Eiland 4 13,50 12,6 9,7 6,2 14,5
325_F Eiland 4 16,50 13,6 10,7 7,2 15,4
326_A Eiland 4 1,50 8,3 5,4 1,9 10,1
326_B Eiland 4 4,50 8,7 5,8 2,3 10,6
326_C Eiland 4 7,50 9,0 6,1 2,6 10,9

326_D Eiland 4 10,50 9,4 6,5 3,0 11,3
326_E Eiland 4 13,50 10,6 7,6 4,1 12,4
326_F Eiland 4 16,50 11,3 8,4 4,9 13,2
327_A Eiland 4 1,50 8,3 5,4 1,9 10,1
327_B Eiland 4 4,50 9,0 6,0 2,5 10,8

327_C Eiland 4 7,50 9,6 6,6 3,1 11,4
327_D Eiland 4 10,50 10,4 7,5 4,0 12,3
327_E Eiland 4 13,50 12,3 9,3 5,9 14,1
327_F Eiland 4 16,50 13,3 10,4 6,9 15,1
328_A Eiland 4 1,50 10,9 8,1 4,5 12,8

328_B Eiland 4 4,50 11,3 8,5 4,9 13,2
328_C Eiland 4 7,50 11,9 8,9 5,5 13,7
328_D Eiland 4 10,50 13,1 10,1 6,6 14,9
328_E Eiland 4 13,50 15,1 12,2 8,7 17,0
328_F Eiland 4 16,50 20,0 17,3 13,6 21,9

329_A Eiland 4 1,50 12,5 9,7 6,1 14,4
329_B Eiland 4 4,50 12,9 10,0 6,5 14,7
329_C Eiland 4 7,50 13,4 10,5 7,0 15,3
329_D Eiland 4 10,50 14,0 11,1 7,6 15,8
329_E Eiland 4 13,50 14,8 11,9 8,4 16,7

329_F Eiland 4 16,50 18,0 15,3 11,7 19,9
330_A Eiland 4 1,50 12,3 9,5 5,9 14,1
330_B Eiland 4 4,50 12,6 9,8 6,2 14,5
330_C Eiland 4 7,50 13,2 10,3 6,8 15,0
330_D Eiland 4 10,50 13,5 10,5 7,0 15,3

330_E Eiland 4 13,50 15,4 12,5 9,0 17,3
330_F Eiland 4 16,50 20,2 17,5 13,9 22,1
331_A Eiland 4 1,50 12,7 9,9 6,3 14,6
331_B Eiland 4 4,50 13,2 10,3 6,8 15,0
331_C Eiland 4 7,50 13,7 10,8 7,3 15,5

331_D Eiland 4 10,50 14,3 11,4 7,9 16,2
331_E Eiland 4 13,50 15,4 12,5 9,0 17,2
331_F Eiland 4 16,50 19,0 16,3 12,7 20,9
332_A Eiland 4 1,50 11,2 8,4 4,8 13,1
332_B Eiland 4 4,50 11,9 9,0 5,5 13,8

332_C Eiland 4 7,50 13,0 10,1 6,6 14,9
332_D Eiland 4 10,50 17,1 14,3 10,7 19,0
332_E Eiland 4 13,50 19,0 16,3 12,6 20,9
332_F Eiland 4 16,50 21,2 18,6 14,9 23,2
333_A Eiland 4 1,50 11,3 8,6 4,9 13,2

333_B Eiland 4 4,50 11,9 9,1 5,5 13,8
333_C Eiland 4 7,50 12,4 9,6 6,0 14,3
333_D Eiland 4 10,50 12,9 10,0 6,5 14,7
333_E Eiland 4 13,50 13,6 10,8 7,2 15,5
333_F Eiland 4 16,50 14,9 12,1 8,6 16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

334_A Eiland 4 1,50 11,2 8,5 4,9 13,1
334_B Eiland 4 4,50 11,8 8,9 5,4 13,6
334_C Eiland 4 7,50 12,3 9,4 5,9 14,1
334_D Eiland 4 10,50 12,8 9,9 6,3 14,6
334_E Eiland 4 13,50 13,7 10,8 7,3 15,6

334_F Eiland 4 16,50 15,4 12,6 9,0 17,3
335_A Eiland 4 1,50 12,3 9,5 5,9 14,2
335_B Eiland 4 4,50 12,6 9,8 6,2 14,5
335_C Eiland 4 7,50 13,1 10,2 6,7 14,9
335_D Eiland 4 10,50 13,8 10,9 7,4 15,7

335_E Eiland 4 13,50 14,8 11,9 8,4 16,7
335_F Eiland 4 16,50 18,1 15,4 11,7 20,0
336_A Eiland 4 1,50 11,0 8,3 4,6 12,9
336_B Eiland 4 4,50 11,5 8,8 5,1 13,4
336_C Eiland 4 7,50 12,2 9,3 5,8 14,0

336_D Eiland 4 10,50 12,9 10,0 6,5 14,7
336_E Eiland 4 13,50 13,6 10,7 7,2 15,5
336_F Eiland 4 16,50 15,2 12,4 8,8 17,1
337_A Eiland 4 1,50 12,2 9,5 5,9 14,1
337_B Eiland 4 4,50 12,6 9,8 6,2 14,5

337_C Eiland 4 7,50 13,1 10,2 6,7 14,9
337_D Eiland 4 10,50 13,8 10,8 7,3 15,6
337_E Eiland 4 13,50 15,0 12,1 8,6 16,9
337_F Eiland 4 16,50 19,0 16,3 12,6 20,9
338_A Eiland 4 1,50 11,7 8,9 5,3 13,6

338_B Eiland 4 4,50 12,1 9,2 5,7 14,0
338_C Eiland 4 7,50 12,7 9,8 6,3 14,5
338_D Eiland 4 10,50 13,6 10,6 7,2 15,4
338_E Eiland 4 13,50 15,4 12,5 9,0 17,3
338_F Eiland 4 16,50 19,6 16,9 13,3 21,6

339_A Eiland 4 1,50 12,0 9,2 5,6 13,9
339_B Eiland 4 4,50 12,4 9,6 6,0 14,3
339_C Eiland 4 7,50 12,8 9,9 6,4 14,7
339_D Eiland 4 10,50 13,5 10,5 7,0 15,3
339_E Eiland 4 13,50 14,9 12,0 8,5 16,8

339_F Eiland 4 16,50 18,7 16,0 12,4 20,7
340_A Eiland 4 1,50 11,9 9,1 5,5 13,8
340_B Eiland 4 4,50 12,3 9,4 5,9 14,1
340_C Eiland 4 7,50 12,8 9,9 6,4 14,7
340_D Eiland 4 10,50 13,6 10,7 7,2 15,5

340_E Eiland 4 13,50 15,3 12,3 8,8 17,1
340_F Eiland 4 16,50 19,9 17,2 13,5 21,8
341_A Eiland 4 1,50 12,0 9,2 5,6 13,8
341_B Eiland 4 4,50 12,4 9,5 6,0 14,2
341_C Eiland 4 7,50 12,9 10,0 6,5 14,8

341_D Eiland 4 10,50 13,5 10,6 7,1 15,4
341_E Eiland 4 13,50 14,7 11,7 8,2 16,5
341_F Eiland 4 16,50 18,3 15,6 11,9 20,2
342_A Eiland 4 1,50 11,7 8,9 5,3 13,5
342_B Eiland 4 4,50 12,0 9,1 5,6 13,8

342_C Eiland 4 7,50 12,6 9,7 6,2 14,5
342_D Eiland 4 10,50 13,5 10,6 7,1 15,4
342_E Eiland 4 13,50 15,3 12,4 8,9 17,2
342_F Eiland 4 16,50 19,2 16,5 12,8 21,1
343_A Eiland 4 1,50 12,2 9,4 5,8 14,1

343_B Eiland 4 4,50 12,6 9,7 6,2 14,4
343_C Eiland 4 7,50 13,1 10,2 6,7 14,9
343_D Eiland 4 10,50 13,8 10,8 7,3 15,6
343_E Eiland 4 13,50 14,9 12,0 8,5 16,8
343_F Eiland 4 16,50 18,3 15,5 11,9 20,2

344_A Eiland 4 1,50 11,4 8,6 5,0 13,3
344_B Eiland 4 4,50 11,7 8,9 5,3 13,6
344_C Eiland 4 7,50 12,4 9,4 5,9 14,2
344_D Eiland 4 10,50 13,5 10,5 7,1 15,3
344_E Eiland 4 13,50 14,9 11,9 8,4 16,7

344_F Eiland 4 16,50 19,3 16,6 12,9 21,2
345_A Eiland 4 1,50 12,1 9,3 5,7 13,9
345_B Eiland 4 4,50 12,4 9,6 6,0 14,3
345_C Eiland 4 7,50 12,9 10,0 6,5 14,7
345_D Eiland 4 10,50 13,5 10,6 7,1 15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

345_E Eiland 4 13,50 14,7 11,8 8,3 16,5
345_F Eiland 4 16,50 18,0 15,3 11,6 19,9
346_A Eiland 4 1,50 11,6 8,8 5,2 13,5
346_B Eiland 4 4,50 12,0 9,1 5,6 13,8
346_C Eiland 4 7,50 12,6 9,7 6,2 14,5

346_D Eiland 4 10,50 13,6 10,6 7,2 15,4
346_E Eiland 4 13,50 15,2 12,3 8,8 17,1
346_F Eiland 4 16,50 20,0 17,3 13,6 21,9
347_A Eiland 5 1,50 10,1 7,3 3,7 11,9
347_B Eiland 5 4,50 10,5 7,7 4,1 12,4

347_C Eiland 5 7,50 10,9 8,0 4,5 12,7
347_D Eiland 5 10,50 11,3 8,3 4,8 13,1
347_E Eiland 5 13,50 12,1 9,2 5,7 13,9
347_F Eiland 5 16,50 13,6 10,8 7,2 15,5
348_A Eiland 5 1,50 9,6 6,9 3,3 11,5

348_B Eiland 5 4,50 10,2 7,3 3,8 12,0
348_C Eiland 5 7,50 10,9 8,0 4,5 12,8
348_D Eiland 5 10,50 12,0 9,1 5,6 13,9
348_E Eiland 5 13,50 14,0 11,1 7,6 15,9
348_F Eiland 5 16,50 16,6 13,8 10,3 18,5

349_A Eiland 5 1,50 10,5 7,7 4,1 12,3
349_B Eiland 5 4,50 10,9 8,1 4,5 12,8
349_C Eiland 5 7,50 11,3 8,4 4,9 13,1
349_D Eiland 5 10,50 12,0 9,0 5,6 13,8
349_E Eiland 5 13,50 13,2 10,3 6,8 15,1

349_F Eiland 5 16,50 15,3 12,5 8,9 17,2
350_A Eiland 5 1,50 9,7 6,9 3,3 11,6
350_B Eiland 5 4,50 10,2 7,3 3,8 12,1
350_C Eiland 5 7,50 10,9 8,0 4,5 12,7
350_D Eiland 5 10,50 12,0 9,1 5,6 13,8

350_E Eiland 5 13,50 13,9 11,0 7,5 15,7
350_F Eiland 5 16,50 16,3 13,4 9,9 18,1
351_A Eiland 5 1,50 10,0 7,2 3,6 11,9
351_B Eiland 5 4,50 10,6 7,8 4,2 12,5
351_C Eiland 5 7,50 10,9 8,0 4,5 12,8

351_D Eiland 5 10,50 11,4 8,4 4,9 13,2
351_E Eiland 5 13,50 12,1 9,2 5,7 13,9
351_F Eiland 5 16,50 13,4 10,6 7,0 15,3
352_A Eiland 5 1,50 9,6 6,8 3,3 11,5
352_B Eiland 5 4,50 10,1 7,3 3,7 12,0

352_C Eiland 5 7,50 10,9 7,9 4,5 12,7
352_D Eiland 5 10,50 12,0 9,1 5,6 13,8
352_E Eiland 5 13,50 14,0 11,1 7,6 15,9
352_F Eiland 5 16,50 16,7 13,9 10,3 18,6
353_A Eiland 5 1,50 -- -- -- --

353_B Eiland 5 4,50 -- -- -- --
353_C Eiland 5 7,50 -- -- -- --
353_D Eiland 5 10,50 17,3 14,7 11,0 19,2
353_E Eiland 5 13,50 19,5 16,9 13,1 21,4
353_F Eiland 5 16,50 19,5 16,9 13,1 21,4

354_A Eiland 5 1,50 9,7 6,9 3,3 11,5
354_B Eiland 5 4,50 10,3 7,4 3,9 12,1
354_C Eiland 5 7,50 11,0 8,1 4,6 12,9
354_D Eiland 5 10,50 12,2 9,2 5,8 14,0
354_E Eiland 5 13,50 14,2 11,3 7,8 16,1

354_F Eiland 5 16,50 16,8 14,0 10,4 18,7
355_A Eiland 5 1,50 10,4 7,7 4,1 12,3
355_B Eiland 5 4,50 11,0 8,2 4,6 12,9
355_C Eiland 5 7,50 11,5 8,6 5,1 13,3
355_D Eiland 5 10,50 11,9 9,0 5,5 13,7

355_E Eiland 5 13,50 12,8 9,9 6,4 14,6
355_F Eiland 5 16,50 14,6 11,7 8,2 16,4
356_A Eiland 5 1,50 10,1 7,3 3,7 12,0
356_B Eiland 5 4,50 10,5 7,7 4,1 12,4
356_C Eiland 5 7,50 11,0 8,1 4,6 12,9

356_D Eiland 5 10,50 11,6 8,7 5,2 13,5
356_E Eiland 5 13,50 12,9 10,0 6,5 14,8
356_F Eiland 5 16,50 14,6 11,8 8,2 16,5
357_A Eiland 5 1,50 10,2 7,4 3,8 12,1
357_B Eiland 5 4,50 10,6 7,7 4,2 12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

357_C Eiland 5 7,50 11,0 8,1 4,6 12,8
357_D Eiland 5 10,50 11,4 8,4 4,9 13,2
357_E Eiland 5 13,50 12,4 9,4 5,9 14,2
357_F Eiland 5 16,50 13,7 10,8 7,3 15,6
358_A Eiland 5 1,50 9,9 7,2 3,6 11,8

358_B Eiland 5 4,50 10,4 7,5 4,0 12,2
358_C Eiland 5 7,50 10,9 7,9 4,4 12,7
358_D Eiland 5 10,50 11,6 8,6 5,1 13,4
358_E Eiland 5 13,50 13,1 10,2 6,7 15,0
358_F Eiland 5 16,50 15,0 12,2 8,6 16,9

359_A Eiland 5 1,50 9,9 7,2 3,5 11,8
359_B Eiland 5 4,50 10,3 7,5 3,9 12,2
359_C Eiland 5 7,50 10,8 7,9 4,4 12,7
359_D Eiland 5 10,50 11,5 8,6 5,1 13,4
359_E Eiland 5 13,50 13,0 10,1 6,6 14,8

359_F Eiland 5 16,50 14,9 12,0 8,5 16,8
360_A Eiland 5 1,50 9,9 7,1 3,5 11,7
360_B Eiland 5 4,50 10,3 7,5 3,9 12,2
360_C Eiland 5 7,50 10,9 8,0 4,5 12,8
360_D Eiland 5 10,50 11,6 8,6 5,2 13,4

360_E Eiland 5 13,50 12,9 10,0 6,5 14,8
360_F Eiland 5 16,50 14,8 11,9 8,4 16,7
361_A Eiland 5 1,50 10,3 7,5 3,9 12,2
361_B Eiland 5 4,50 10,8 7,9 4,4 12,6
361_C Eiland 5 7,50 11,1 8,2 4,7 13,0

361_D Eiland 5 10,50 11,6 8,7 5,2 13,4
361_E Eiland 5 13,50 12,7 9,8 6,3 14,6
361_F Eiland 5 16,50 14,3 11,5 7,9 16,2
362_A Eiland 5 1,50 9,7 6,9 3,3 11,6
362_B Eiland 5 4,50 10,1 7,3 3,7 12,0

362_C Eiland 5 7,50 10,8 7,8 4,4 12,6
362_D Eiland 5 10,50 11,8 8,9 5,4 13,6
362_E Eiland 5 13,50 13,7 10,8 7,3 15,6
362_F Eiland 5 16,50 16,1 13,3 9,7 18,0
363_A Eiland 5 1,50 10,3 7,5 3,9 12,2

363_B Eiland 5 4,50 10,7 7,9 4,3 12,6
363_C Eiland 5 7,50 11,1 8,2 4,7 12,9
363_D Eiland 5 10,50 11,7 8,7 5,2 13,5
363_E Eiland 5 13,50 13,0 10,1 6,6 14,9
363_F Eiland 5 16,50 14,9 12,0 8,4 16,7

364_A Eiland 5 1,50 9,8 7,0 3,4 11,7
364_B Eiland 5 4,50 10,2 7,3 3,8 12,1
364_C Eiland 5 7,50 10,8 7,8 4,3 12,6
364_D Eiland 5 10,50 11,4 8,5 5,0 13,3
364_E Eiland 5 13,50 12,8 9,9 6,4 14,6

364_F Eiland 5 16,50 14,9 12,0 8,4 16,7
365_A Eiland 5 1,50 11,8 9,0 5,4 13,7
365_B Eiland 5 4,50 12,5 9,6 6,1 14,4
365_C Eiland 5 7,50 13,5 10,5 7,1 15,3
365_D Eiland 5 10,50 14,7 11,8 8,3 16,6

365_E Eiland 5 13,50 17,0 14,1 10,6 18,8
365_F Eiland 5 16,50 21,9 19,2 15,5 23,8
366_A Eiland 5 1,50 13,0 10,2 6,6 14,9
366_B Eiland 5 4,50 13,6 10,8 7,2 15,5
366_C Eiland 5 7,50 14,3 11,4 7,9 16,1

366_D Eiland 5 10,50 15,0 12,0 8,5 16,8
366_E Eiland 5 13,50 16,4 13,5 10,0 18,3
366_F Eiland 5 16,50 20,2 17,5 13,8 22,1
367_A Eiland 5 1,50 12,2 9,4 5,8 14,1
367_B Eiland 5 4,50 13,0 10,1 6,5 14,8

367_C Eiland 5 7,50 13,7 10,8 7,3 15,6
367_D Eiland 5 10,50 14,7 11,8 8,3 16,6
367_E Eiland 5 13,50 16,6 13,7 10,1 18,4
367_F Eiland 5 16,50 21,1 18,4 14,7 23,0
368_A Eiland 5 1,50 13,0 10,2 6,6 14,9

368_B Eiland 5 4,50 13,7 10,8 7,3 15,5
368_C Eiland 5 7,50 14,1 11,2 7,7 16,0
368_D Eiland 5 10,50 14,8 11,8 8,3 16,6
368_E Eiland 5 13,50 16,1 13,2 9,7 18,0
368_F Eiland 5 16,50 20,0 17,3 13,7 21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

369_A Eiland 5 1,50 12,1 9,2 5,7 13,9
369_B Eiland 5 4,50 12,9 10,0 6,5 14,8
369_C Eiland 5 7,50 14,0 11,0 7,6 15,8
369_D Eiland 5 10,50 15,6 12,7 9,2 17,5
369_E Eiland 5 13,50 20,5 17,9 14,2 22,4

369_F Eiland 5 16,50 22,5 19,9 16,1 24,4
370_A Eiland 5 1,50 12,8 10,1 6,4 14,7
370_B Eiland 5 4,50 13,6 10,7 7,2 15,4
370_C Eiland 5 7,50 14,2 11,3 7,8 16,1
370_D Eiland 5 10,50 15,0 12,1 8,6 16,8

370_E Eiland 5 13,50 16,3 13,5 9,9 18,2
370_F Eiland 5 16,50 19,7 17,0 13,4 21,6
371_A Eiland 5 1,50 10,8 8,0 4,4 12,7
371_B Eiland 5 4,50 11,7 8,8 5,2 13,5
371_C Eiland 5 7,50 12,0 9,0 5,5 13,8

371_D Eiland 5 10,50 12,2 9,3 5,8 14,1
371_E Eiland 5 13,50 12,4 9,5 5,9 14,2
371_F Eiland 5 16,50 12,1 9,2 5,7 14,0
372_A Eiland 5 1,50 12,7 9,9 6,3 14,6
372_B Eiland 5 4,50 13,4 10,6 7,0 15,3

372_C Eiland 5 7,50 13,9 11,0 7,5 15,8
372_D Eiland 5 10,50 14,5 11,6 8,1 16,4
372_E Eiland 5 13,50 15,7 12,8 9,3 17,6
372_F Eiland 5 16,50 19,0 16,3 12,7 21,0
373_A Eiland 5 1,50 11,4 8,6 5,0 13,3

373_B Eiland 5 4,50 12,5 9,6 6,1 14,4
373_C Eiland 5 7,50 14,6 11,7 8,2 16,5
373_D Eiland 5 10,50 17,7 15,0 11,4 19,6
373_E Eiland 5 13,50 19,3 16,6 13,0 21,2
373_F Eiland 5 16,50 22,0 19,4 15,7 24,0

374_A Eiland 5 1,50 12,6 9,9 6,2 14,5
374_B Eiland 5 4,50 13,3 10,5 6,9 15,2
374_C Eiland 5 7,50 14,0 11,0 7,5 15,8
374_D Eiland 5 10,50 14,7 11,7 8,3 16,5
374_E Eiland 5 13,50 16,3 13,4 9,9 18,1

374_F Eiland 5 16,50 20,0 17,3 13,7 21,9
375_A Eiland 5 1,50 11,9 9,1 5,5 13,8
375_B Eiland 5 4,50 12,5 9,6 6,1 14,4
375_C Eiland 5 7,50 13,3 10,4 6,9 15,2
375_D Eiland 5 10,50 14,1 11,2 7,7 15,9

375_E Eiland 5 13,50 15,9 13,0 9,5 17,7
375_F Eiland 5 16,50 19,6 16,9 13,3 21,5
376_A Eiland 5 1,50 12,4 9,6 6,0 14,3
376_B Eiland 5 4,50 13,2 10,3 6,8 15,1
376_C Eiland 5 7,50 13,8 10,9 7,4 15,6

376_D Eiland 5 10,50 14,4 11,4 7,9 16,2
376_E Eiland 5 13,50 15,9 13,0 9,5 17,7
376_F Eiland 5 16,50 19,5 16,8 13,2 21,4
377_A Eiland 5 1,50 12,3 9,6 5,9 14,2
377_B Eiland 5 4,50 13,0 10,1 6,6 14,9

377_C Eiland 5 7,50 13,7 10,8 7,3 15,5
377_D Eiland 5 10,50 14,4 11,5 8,0 16,2
377_E Eiland 5 13,50 16,1 13,2 9,7 17,9
377_F Eiland 5 16,50 20,1 17,4 13,8 22,0
378_A Eiland 5 1,50 12,6 9,9 6,2 14,5

378_B Eiland 5 4,50 13,4 10,5 7,0 15,2
378_C Eiland 5 7,50 13,9 11,0 7,5 15,8
378_D Eiland 5 10,50 14,5 11,6 8,1 16,4
378_E Eiland 5 13,50 15,8 12,9 9,4 17,6
378_F Eiland 5 16,50 19,6 16,9 13,2 21,5

379_A Eiland 5 1,50 11,8 9,0 5,4 13,7
379_B Eiland 5 4,50 12,5 9,6 6,1 14,3
379_C Eiland 5 7,50 13,2 10,2 6,7 15,0
379_D Eiland 5 10,50 14,1 11,1 7,7 15,9
379_E Eiland 5 13,50 16,2 13,3 9,8 18,0

379_F Eiland 5 16,50 21,1 18,5 14,8 23,0
380_A Eiland 5 1,50 13,1 10,3 6,7 15,0
380_B Eiland 5 4,50 13,8 10,9 7,4 15,6
380_C Eiland 5 7,50 14,3 11,4 7,9 16,1
380_D Eiland 5 10,50 14,9 12,0 8,4 16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

380_E Eiland 5 13,50 16,1 13,3 9,7 18,0
380_F Eiland 5 16,50 19,7 17,0 13,4 21,6
381_A Eiland 5 1,50 12,0 9,2 5,6 13,9
381_B Eiland 5 4,50 12,7 9,8 6,3 14,6
381_C Eiland 5 7,50 13,3 10,4 6,9 15,2

381_D Eiland 5 10,50 14,2 11,3 7,8 16,0
381_E Eiland 5 13,50 16,4 13,5 10,0 18,3
381_F Eiland 5 16,50 21,1 18,4 14,7 23,0
382_A Eiland 5 1,50 12,8 10,0 6,4 14,7
382_B Eiland 5 4,50 13,4 10,5 7,0 15,3

382_C Eiland 5 7,50 14,0 11,1 7,6 15,8
382_D Eiland 5 10,50 14,6 11,7 8,2 16,4
382_E Eiland 5 13,50 16,0 13,2 9,6 17,9
382_F Eiland 5 16,50 19,7 17,1 13,4 21,7
383_A Eiland 5 1,50 13,5 10,7 7,1 15,4

383_B Eiland 5 4,50 14,1 11,2 7,7 16,0
383_C Eiland 5 7,50 15,5 12,5 9,1 17,3
383_D Eiland 5 10,50 17,8 14,9 11,4 19,6
383_E Eiland 5 13,50 22,3 19,6 15,9 24,2
383_F Eiland 5 16,50 26,4 23,8 20,1 28,3

384_A Eiland 5 1,50 14,8 12,0 8,4 16,7
384_B Eiland 5 4,50 15,2 12,3 8,8 17,1
384_C Eiland 5 7,50 15,8 12,9 9,4 17,6
384_D Eiland 5 10,50 16,8 14,0 10,4 18,7
384_E Eiland 5 13,50 20,3 17,6 13,9 22,2

384_F Eiland 5 16,50 25,4 22,9 19,0 27,3
385_A Eiland 5 1,50 13,4 10,6 7,0 15,3
385_B Eiland 5 4,50 14,0 11,1 7,6 15,8
385_C Eiland 5 7,50 15,3 12,4 8,9 17,2
385_D Eiland 5 10,50 17,5 14,6 11,1 19,4

385_E Eiland 5 13,50 22,1 19,4 15,7 24,0
385_F Eiland 5 16,50 26,2 23,7 19,9 28,2
386_A Eiland 5 1,50 14,9 12,1 8,5 16,8
386_B Eiland 5 4,50 15,4 12,5 9,0 17,3
386_C Eiland 5 7,50 16,1 13,2 9,7 17,9

386_D Eiland 5 10,50 17,3 14,4 10,9 19,2
386_E Eiland 5 13,50 21,2 18,5 14,8 23,1
386_F Eiland 5 16,50 27,5 25,0 21,1 29,4
387_A Eiland 5 1,50 13,5 10,6 7,1 15,3
387_B Eiland 5 4,50 14,2 11,3 7,8 16,1

387_C Eiland 5 7,50 15,8 12,8 9,4 17,6
387_D Eiland 5 10,50 18,2 15,3 11,8 20,1
387_E Eiland 5 13,50 23,1 20,4 16,7 25,0
387_F Eiland 5 16,50 27,5 25,0 21,2 29,5
388_A Eiland 5 1,50 23,2 20,7 16,9 25,1

388_B Eiland 5 4,50 23,2 20,7 16,9 25,2
388_C Eiland 5 7,50 23,3 20,7 16,9 25,2
388_D Eiland 5 10,50 23,6 21,0 17,3 25,5
388_E Eiland 5 13,50 24,5 21,9 18,1 26,4
388_F Eiland 5 16,50 25,4 22,9 19,1 27,4

389_A Eiland 5 1,50 13,2 10,3 6,8 15,0
389_B Eiland 5 4,50 13,8 10,9 7,4 15,7
389_C Eiland 5 7,50 15,3 12,4 8,9 17,2
389_D Eiland 5 10,50 17,8 14,9 11,4 19,6
389_E Eiland 5 13,50 23,0 20,3 16,7 24,9

389_F Eiland 5 16,50 27,5 25,0 21,2 29,5
390_A Eiland 5 1,50 24,5 22,0 18,2 26,4
390_B Eiland 5 4,50 24,4 21,9 18,1 26,4
390_C Eiland 5 7,50 24,3 21,8 18,0 26,3
390_D Eiland 5 10,50 24,6 22,1 18,3 26,6

390_E Eiland 5 13,50 25,5 23,0 19,2 27,5
390_F Eiland 5 16,50 27,0 24,5 20,7 29,0
391_A Eiland 5 1,50 14,8 12,0 8,4 16,7
391_B Eiland 5 4,50 15,3 12,5 8,9 17,2
391_C Eiland 5 7,50 16,0 13,1 9,6 17,9

391_D Eiland 5 10,50 17,2 14,3 10,8 19,1
391_E Eiland 5 13,50 21,3 18,6 15,0 23,2
391_F Eiland 5 16,50 28,0 25,5 21,7 30,0
392_A Eiland 5 1,50 14,1 11,3 7,7 16,0
392_B Eiland 5 4,50 14,7 11,8 8,3 16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

392_C Eiland 5 7,50 15,5 12,5 9,0 17,3
392_D Eiland 5 10,50 16,7 13,8 10,3 18,6
392_E Eiland 5 13,50 20,3 17,6 14,0 22,2
392_F Eiland 5 16,50 23,3 20,7 16,9 25,2
393_A Eiland 5 1,50 13,5 10,7 7,2 15,4

393_B Eiland 5 4,50 14,1 11,2 7,7 15,9
393_C Eiland 5 7,50 15,1 12,1 8,6 16,9
393_D Eiland 5 10,50 16,4 13,5 10,0 18,3
393_E Eiland 5 13,50 20,1 17,4 13,8 22,0
393_F Eiland 5 16,50 22,6 19,9 16,2 24,5

394_A Eiland 5 1,50 13,8 11,0 7,4 15,7
394_B Eiland 5 4,50 14,3 11,4 7,9 16,2
394_C Eiland 5 7,50 15,1 12,2 8,7 16,9
394_D Eiland 5 10,50 16,6 13,7 10,2 18,5
394_E Eiland 5 13,50 20,6 17,9 14,2 22,5

394_F Eiland 5 16,50 23,7 21,1 17,4 25,7
395_A Eiland 5 1,50 14,0 11,2 7,6 15,9
395_B Eiland 5 4,50 14,4 11,5 8,0 16,3
395_C Eiland 5 7,50 15,3 12,4 8,9 17,2
395_D Eiland 5 10,50 17,1 14,2 10,7 19,0

395_E Eiland 5 13,50 21,3 18,6 14,9 23,2
395_F Eiland 5 16,50 24,5 21,9 18,2 26,5
396_A Eiland 5 1,50 14,5 11,7 8,1 16,4
396_B Eiland 5 4,50 15,0 12,1 8,6 16,9
396_C Eiland 5 7,50 15,8 12,9 9,4 17,6

396_D Eiland 5 10,50 17,1 14,2 10,7 19,0
396_E Eiland 5 13,50 20,5 17,8 14,2 22,4
396_F Eiland 5 16,50 23,7 21,1 17,3 25,6
397_A Eiland 5 1,50 13,6 10,7 7,2 15,4
397_B Eiland 5 4,50 14,2 11,3 7,8 16,0

397_C Eiland 5 7,50 15,5 12,6 9,1 17,4
397_D Eiland 5 10,50 17,6 14,7 11,2 19,5
397_E Eiland 5 13,50 22,3 19,6 16,0 24,2
397_F Eiland 5 16,50 26,4 23,8 20,1 28,3
398_A Eiland 5 1,50 14,3 11,5 7,9 16,2

398_B Eiland 5 4,50 14,9 12,0 8,5 16,7
398_C Eiland 5 7,50 15,6 12,7 9,2 17,4
398_D Eiland 5 10,50 16,8 13,9 10,4 18,7
398_E Eiland 5 13,50 20,5 17,8 14,1 22,4
398_F Eiland 5 16,50 23,7 21,1 17,3 25,6

399_A Eiland 5 1,50 13,4 10,5 7,0 15,2
399_B Eiland 5 4,50 14,0 11,1 7,6 15,8
399_C Eiland 5 7,50 15,2 12,3 8,8 17,1
399_D Eiland 5 10,50 17,0 14,1 10,6 18,9
399_E Eiland 5 13,50 21,4 18,7 15,0 23,3

399_F Eiland 5 16,50 24,9 22,4 18,6 26,9
400_A Eiland 5 1,50 11,3 8,5 4,9 13,1
400_B Eiland 5 4,50 11,8 9,0 5,4 13,7
400_C Eiland 5 7,50 12,1 9,2 5,7 13,9
400_D Eiland 5 10,50 12,4 9,5 6,0 14,2

400_E Eiland 5 13,50 13,2 10,4 6,8 15,1
400_F Eiland 5 16,50 15,6 12,9 9,2 17,5
401_A Eiland 5 1,50 11,2 8,4 4,8 13,1
401_B Eiland 5 4,50 12,0 9,1 5,6 13,9
401_C Eiland 5 7,50 12,7 9,8 6,3 14,6

401_D Eiland 5 10,50 13,7 10,8 7,3 15,6
401_E Eiland 5 13,50 15,9 13,0 9,5 17,8
401_F Eiland 5 16,50 17,6 14,7 11,2 19,4
402_A Eiland 5 1,50 11,3 8,6 4,9 13,2
402_B Eiland 5 4,50 12,0 9,2 5,6 13,9

402_C Eiland 5 7,50 12,5 9,6 6,1 14,4
402_D Eiland 5 10,50 13,1 10,2 6,7 15,0
402_E Eiland 5 13,50 15,2 12,4 8,8 17,1
402_F Eiland 5 16,50 16,9 14,2 10,6 18,9
403_A Eiland 5 1,50 11,3 8,5 4,9 13,2

403_B Eiland 5 4,50 12,1 9,2 5,7 14,0
403_C Eiland 5 7,50 13,0 10,1 6,6 14,9
403_D Eiland 5 10,50 14,1 11,2 7,7 16,0
403_E Eiland 5 13,50 16,3 13,5 9,9 18,2
403_F Eiland 5 16,50 18,3 15,5 11,9 20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

404_A Eiland 5 1,50 11,2 8,4 4,8 13,1
404_B Eiland 5 4,50 11,9 9,1 5,5 13,8
404_C Eiland 5 7,50 12,5 9,6 6,1 14,3
404_D Eiland 5 10,50 13,2 10,3 6,8 15,1
404_E Eiland 5 13,50 15,7 13,0 9,3 17,6

404_F Eiland 5 16,50 18,1 15,5 11,8 20,1
405_A Eiland 5 1,50 11,2 8,4 4,8 13,0
405_B Eiland 5 4,50 11,9 9,0 5,5 13,7
405_C Eiland 5 7,50 12,5 9,6 6,1 14,3
405_D Eiland 5 10,50 13,3 10,4 6,9 15,2

405_E Eiland 5 13,50 15,3 12,5 8,9 17,2
405_F Eiland 5 16,50 17,2 14,5 10,9 19,1
406_A Eiland 5 1,50 11,3 8,6 4,9 13,2
406_B Eiland 5 4,50 12,0 9,1 5,6 13,8
406_C Eiland 5 7,50 12,5 9,6 6,1 14,3

406_D Eiland 5 10,50 13,0 10,1 6,6 14,9
406_E Eiland 5 13,50 14,6 11,7 8,2 16,4
406_F Eiland 5 16,50 15,8 13,0 9,4 17,7
407_A Eiland 5 1,50 11,3 8,5 4,9 13,2
407_B Eiland 5 4,50 12,1 9,2 5,7 14,0

407_C Eiland 5 7,50 12,9 9,9 6,4 14,7
407_D Eiland 5 10,50 13,8 10,9 7,4 15,7
407_E Eiland 5 13,50 15,9 13,0 9,5 17,8
407_F Eiland 5 16,50 17,8 15,0 11,4 19,6
408_A Eiland 5 1,50 11,4 8,6 5,0 13,3

408_B Eiland 5 4,50 12,1 9,2 5,7 14,0
408_C Eiland 5 7,50 12,6 9,7 6,2 14,5
408_D Eiland 5 10,50 13,2 10,3 6,8 15,1
408_E Eiland 5 13,50 14,7 11,9 8,3 16,6
408_F Eiland 5 16,50 16,6 13,8 10,2 18,5

409_A Eiland 5 1,50 11,0 8,3 4,7 12,9
409_B Eiland 5 4,50 11,8 9,0 5,4 13,7
409_C Eiland 5 7,50 12,4 9,5 6,0 14,3
409_D Eiland 5 10,50 13,3 10,4 6,9 15,2
409_E Eiland 5 13,50 15,9 13,2 9,5 17,8

409_F Eiland 5 16,50 18,9 16,3 12,5 20,8
410_A Eiland 5 1,50 11,3 8,5 4,9 13,1
410_B Eiland 5 4,50 11,9 9,1 5,5 13,8
410_C Eiland 5 7,50 12,4 9,5 6,0 14,3
410_D Eiland 5 10,50 13,1 10,2 6,7 15,0

410_E Eiland 5 13,50 15,1 12,2 8,7 17,0
410_F Eiland 5 16,50 16,6 13,8 10,2 18,5
411_A Eiland 5 1,50 11,2 8,4 4,8 13,1
411_B Eiland 5 4,50 11,9 9,0 5,5 13,7
411_C Eiland 5 7,50 12,3 9,4 5,9 14,1

411_D Eiland 5 10,50 12,7 9,7 6,3 14,5
411_E Eiland 5 13,50 13,9 11,1 7,5 15,8
411_F Eiland 5 16,50 15,1 12,2 8,7 16,9
412_A Eiland 5 1,50 11,3 8,5 4,9 13,2
412_B Eiland 5 4,50 12,0 9,1 5,6 13,8

412_C Eiland 5 7,50 12,4 9,5 6,0 14,3
412_D Eiland 5 10,50 13,0 10,1 6,6 14,8
412_E Eiland 5 13,50 14,5 11,6 8,1 16,4
412_F Eiland 5 16,50 15,8 13,0 9,4 17,7
413_A Eiland 5 1,50 11,3 8,5 4,9 13,2

413_B Eiland 5 4,50 12,0 9,1 5,6 13,8
413_C Eiland 5 7,50 12,4 9,5 6,0 14,3
413_D Eiland 5 10,50 13,0 10,1 6,6 14,8
413_E Eiland 5 13,50 14,6 11,7 8,2 16,5
413_F Eiland 5 16,50 16,1 13,3 9,7 18,0

414_A Eiland 5 1,50 10,9 8,2 4,5 12,8
414_B Eiland 5 4,50 11,6 8,8 5,2 13,5
414_C Eiland 5 7,50 12,0 9,1 5,6 13,9
414_D Eiland 5 10,50 12,5 9,7 6,1 14,4
414_E Eiland 5 13,50 14,0 11,2 7,6 15,9

414_F Eiland 5 16,50 16,5 13,8 10,1 18,4
415_A Eiland 5 1,50 11,2 8,4 4,8 13,1
415_B Eiland 5 4,50 12,1 9,2 5,7 13,9
415_C Eiland 5 7,50 13,0 10,1 6,6 14,9
415_D Eiland 5 10,50 14,1 11,2 7,7 16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

415_E Eiland 5 13,50 16,3 13,4 9,9 18,2
415_F Eiland 5 16,50 18,4 15,6 12,0 20,3
416_A Eiland 5 1,50 11,3 8,5 4,9 13,1
416_B Eiland 5 4,50 11,9 9,1 5,5 13,8
416_C Eiland 5 7,50 12,6 9,7 6,2 14,4

416_D Eiland 5 10,50 13,4 10,5 7,0 15,3
416_E Eiland 5 13,50 15,4 12,6 9,0 17,3
416_F Eiland 5 16,50 17,3 14,6 11,0 19,2
417_A Eiland 5 1,50 11,2 8,4 4,8 13,1
417_B Eiland 5 4,50 12,1 9,2 5,7 14,0

417_C Eiland 5 7,50 13,1 10,2 6,7 15,0
417_D Eiland 5 10,50 14,3 11,3 7,9 16,1
417_E Eiland 5 13,50 16,5 13,6 10,1 18,4
417_F Eiland 5 16,50 18,5 15,7 12,1 20,4
418_A Eiland 5 1,50 -- -- -- --

418_B Eiland 5 4,50 -- -- -- --
418_C Eiland 5 7,50 -- -- -- --
418_D Eiland 5 10,50 10,1 7,2 3,7 12,0
418_E Eiland 5 13,50 18,0 15,3 11,6 19,9
418_F Eiland 5 16,50 20,0 17,4 13,6 21,9

419_A Eiland 5 1,50 -0,2 -3,3 -6,6 1,6
419_B Eiland 5 4,50 3,0 0,0 -3,4 4,8
420_A Eiland 5 1,50 11,6 8,9 5,2 13,5
420_B Eiland 5 4,50 11,8 9,1 5,5 13,7
421_A Eiland 5 1,50 14,0 11,3 7,6 15,9

421_B Eiland 5 4,50 14,5 11,7 8,1 16,4
422_A Eiland 5 1,50 11,1 8,3 4,7 12,9
422_B Eiland 5 4,50 11,7 8,9 5,3 13,6
423_A Eiland 6 1,50 13,0 10,2 6,6 14,9
423_B Eiland 6 4,50 13,5 10,6 7,1 15,4

423_C Eiland 6 7,50 14,3 11,4 7,8 16,1
423_D Eiland 6 10,50 16,1 13,2 9,7 17,9
423_E Eiland 6 13,50 18,1 15,3 11,7 19,9
424_A Eiland 6 1,50 12,9 10,2 6,6 14,8
424_B Eiland 6 4,50 13,2 10,4 6,8 15,1

424_C Eiland 6 7,50 13,7 10,8 7,3 15,5
424_D Eiland 6 10,50 14,6 11,7 8,2 16,5
424_E Eiland 6 13,50 16,7 13,9 10,3 18,6
425_A Eiland 6 1,50 12,9 10,1 6,5 14,8
425_B Eiland 6 4,50 13,8 10,8 7,3 15,6

425_C Eiland 6 7,50 15,1 12,1 8,6 16,9
425_D Eiland 6 10,50 17,4 14,5 11,0 19,2
425_E Eiland 6 13,50 19,7 16,9 13,3 21,6
426_A Eiland 6 1,50 14,7 11,7 8,3 16,5
426_B Eiland 6 4,50 15,9 12,9 9,4 17,7

426_C Eiland 6 7,50 17,1 14,1 10,7 19,0
426_D Eiland 6 10,50 18,4 15,5 12,0 20,3
426_E Eiland 6 13,50 16,8 13,9 10,4 18,7
427_A Eiland 6 1,50 12,8 10,1 6,5 14,7
427_B Eiland 6 4,50 13,2 10,4 6,8 15,0

427_C Eiland 6 7,50 13,7 10,9 7,3 15,6
427_D Eiland 6 10,50 14,8 12,0 8,4 16,7
427_E Eiland 6 13,50 17,4 14,7 11,0 19,3
428_A Eiland 6 1,50 13,0 10,2 6,6 14,9
428_B Eiland 6 4,50 13,4 10,6 7,1 15,3

428_C Eiland 6 7,50 14,0 11,2 7,6 15,9
428_D Eiland 6 10,50 15,5 12,6 9,1 17,3
428_E Eiland 6 13,50 17,2 14,4 10,8 19,1
429_A Eiland 6 1,50 12,9 10,1 6,5 14,8
429_B Eiland 6 4,50 13,3 10,5 6,9 15,2

429_C Eiland 6 7,50 14,0 11,1 7,6 15,9
429_D Eiland 6 10,50 15,4 12,5 9,0 17,3
429_E Eiland 6 13,50 17,0 14,2 10,6 18,9
430_A Eiland 6 1,50 12,8 10,0 6,4 14,6
430_B Eiland 6 4,50 13,5 10,6 7,1 15,3

430_C Eiland 6 7,50 14,4 11,5 8,0 16,3
430_D Eiland 6 10,50 16,4 13,5 10,0 18,3
430_E Eiland 6 13,50 18,6 15,8 12,2 20,5
431_A Eiland 6 1,50 12,8 10,0 6,4 14,7
431_B Eiland 6 4,50 13,5 10,6 7,1 15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

431_C Eiland 6 7,50 14,3 11,4 7,9 16,2
431_D Eiland 6 10,50 16,3 13,4 9,9 18,1
431_E Eiland 6 13,50 18,4 15,5 12,0 20,2
432_A Eiland 6 1,50 13,0 10,2 6,6 14,8
432_B Eiland 6 4,50 13,6 10,7 7,2 15,5

432_C Eiland 6 7,50 14,3 11,4 7,9 16,2
432_D Eiland 6 10,50 16,0 13,1 9,5 17,8
432_E Eiland 6 13,50 17,9 15,0 11,5 19,8
433_A Eiland 6 1,50 12,9 10,1 6,5 14,8
433_B Eiland 6 4,50 13,4 10,5 7,0 15,2

433_C Eiland 6 7,50 14,1 11,2 7,7 16,0
433_D Eiland 6 10,50 15,8 12,9 9,4 17,7
433_E Eiland 6 13,50 17,7 14,9 11,3 19,5
434_A Eiland 6 1,50 12,9 10,1 6,5 14,8
434_B Eiland 6 4,50 13,7 10,8 7,3 15,6

434_C Eiland 6 7,50 15,0 12,0 8,6 16,8
434_D Eiland 6 10,50 17,2 14,3 10,8 19,1
434_E Eiland 6 13,50 19,6 16,8 13,2 21,5
435_A Eiland 6 1,50 13,0 10,2 6,6 14,9
435_B Eiland 6 4,50 13,3 10,5 6,9 15,2

435_C Eiland 6 7,50 13,8 11,0 7,4 15,7
435_D Eiland 6 10,50 14,9 12,0 8,5 16,8
435_E Eiland 6 13,50 16,3 13,5 9,9 18,2
436_A Eiland 6 1,50 13,0 10,2 6,6 14,9
436_B Eiland 6 4,50 13,3 10,5 7,0 15,2

436_C Eiland 6 7,50 14,0 11,1 7,6 15,9
436_D Eiland 6 10,50 15,4 12,5 9,0 17,2
436_E Eiland 6 13,50 17,0 14,2 10,6 18,9
437_A Eiland 6 1,50 13,0 10,2 6,6 14,9
437_B Eiland 6 4,50 13,3 10,5 7,0 15,2

437_C Eiland 6 7,50 13,9 11,0 7,5 15,8
437_D Eiland 6 10,50 15,1 12,2 8,7 16,9
437_E Eiland 6 13,50 16,6 13,8 10,2 18,5
438_A Eiland 6 1,50 12,8 10,0 6,4 14,7
438_B Eiland 6 4,50 13,5 10,6 7,1 15,4

438_C Eiland 6 7,50 14,6 11,7 8,2 16,4
438_D Eiland 6 10,50 16,7 13,8 10,3 18,6
438_E Eiland 6 13,50 18,9 16,1 12,6 20,8
439_A Eiland 6 1,50 23,5 20,9 17,1 25,4
439_B Eiland 6 4,50 23,8 21,1 17,4 25,7

439_C Eiland 6 7,50 24,1 21,4 17,7 26,0
439_D Eiland 6 10,50 24,9 22,2 18,5 26,8
439_E Eiland 6 13,50 27,3 24,7 21,0 29,3
440_A Eiland 6 1,50 27,2 24,7 20,9 29,2
440_B Eiland 6 4,50 27,1 24,6 20,8 29,1

440_C Eiland 6 7,50 27,2 24,7 20,9 29,2
440_D Eiland 6 10,50 27,8 25,3 21,5 29,7
440_E Eiland 6 13,50 28,6 26,1 22,3 30,6
441_A Eiland 6 1,50 15,7 12,9 9,3 17,6
441_B Eiland 6 4,50 16,1 13,2 9,7 18,0

441_C Eiland 6 7,50 17,0 14,1 10,6 18,9
441_D Eiland 6 10,50 18,5 15,7 12,1 20,4
441_E Eiland 6 13,50 22,3 19,6 15,9 24,2
442_A Eiland 6 1,50 15,2 12,5 8,8 17,1
442_B Eiland 6 4,50 15,8 13,0 9,4 17,7

442_C Eiland 6 7,50 16,8 13,9 10,4 18,6
442_D Eiland 6 10,50 18,6 15,8 12,2 20,5
442_E Eiland 6 13,50 22,6 19,9 16,3 24,5
443_A Eiland 6 1,50 22,5 19,9 16,2 24,5
443_B Eiland 6 4,50 22,7 20,0 16,3 24,6

443_C Eiland 6 7,50 22,9 20,2 16,5 24,8
443_D Eiland 6 10,50 23,7 20,9 17,3 25,6
443_E Eiland 6 13,50 26,3 23,7 20,0 28,2
444_A Eiland 6 1,50 27,5 25,0 21,2 29,5
444_B Eiland 6 4,50 27,6 25,1 21,3 29,6

444_C Eiland 6 7,50 27,8 25,3 21,5 29,8
444_D Eiland 6 10,50 28,3 25,8 22,0 30,3
444_E Eiland 6 13,50 29,0 26,5 22,6 30,9
445_A Eiland 6 1,50 13,5 10,7 7,1 15,4
445_B Eiland 6 4,50 13,7 10,9 7,3 15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

445_C Eiland 6 7,50 13,7 10,9 7,3 15,6
445_D Eiland 6 10,50 13,8 10,9 7,4 15,6
445_E Eiland 6 13,50 13,9 11,1 7,5 15,8
446_A Eiland 6 1,50 27,4 24,8 21,1 29,4
446_B Eiland 6 4,50 27,5 24,8 21,1 29,4

446_C Eiland 6 7,50 27,4 24,8 21,1 29,4
446_D Eiland 6 10,50 27,6 25,0 21,3 29,6
446_E Eiland 6 13,50 28,4 25,8 22,1 30,3
447_A Eiland 6 1,50 27,8 25,2 21,5 29,8
447_B Eiland 6 4,50 27,9 25,2 21,5 29,8

447_C Eiland 6 7,50 27,8 25,2 21,5 29,8
447_D Eiland 6 10,50 28,0 25,3 21,6 29,9
447_E Eiland 6 13,50 28,7 26,1 22,3 30,6
448_A Eiland 6 1,50 28,5 26,0 22,2 30,4
448_B Eiland 6 4,50 28,4 26,0 22,1 30,4

448_C Eiland 6 7,50 28,5 26,1 22,2 30,5
448_D Eiland 6 10,50 29,0 26,5 22,7 30,9
448_E Eiland 6 13,50 29,6 27,1 23,2 31,5
449_A Eiland 6 1,50 14,6 11,8 8,2 16,5
449_B Eiland 6 4,50 15,2 12,3 8,8 17,1

449_C Eiland 6 7,50 16,5 13,6 10,1 18,4
449_D Eiland 6 10,50 18,7 15,8 12,2 20,5
449_E Eiland 6 13,50 23,6 20,9 17,2 25,5
450_A Eiland 6 1,50 14,4 11,7 8,1 16,3
450_B Eiland 6 4,50 15,0 12,1 8,6 16,9

450_C Eiland 6 7,50 16,2 13,3 9,8 18,1
450_D Eiland 6 10,50 18,3 15,4 11,9 20,2
450_E Eiland 6 13,50 22,9 20,2 16,5 24,8
451_A Eiland 6 1,50 14,8 12,0 8,4 16,7
451_B Eiland 6 4,50 15,3 12,4 8,9 17,1

451_C Eiland 6 7,50 16,5 13,6 10,1 18,4
451_D Eiland 6 10,50 18,6 15,7 12,2 20,4
451_E Eiland 6 13,50 23,0 20,3 16,7 25,0
452_A Eiland 6 1,50 15,3 12,3 8,8 17,1
452_B Eiland 6 4,50 16,6 13,6 10,2 18,4

452_C Eiland 6 7,50 17,9 14,9 11,4 19,7
452_D Eiland 6 10,50 18,8 15,9 12,4 20,6
452_E Eiland 6 13,50 15,4 12,5 9,0 17,2
453_A Eiland 6 1,50 22,6 20,0 16,2 24,5
453_B Eiland 6 4,50 22,8 20,2 16,5 24,8

453_C Eiland 6 7,50 22,7 20,1 16,4 24,6
453_D Eiland 6 10,50 22,6 19,9 16,2 24,5
453_E Eiland 6 13,50 22,4 19,8 16,1 24,3
454_A Eiland 6 1,50 15,0 12,3 8,6 16,9
454_B Eiland 6 4,50 15,6 12,7 9,2 17,5

454_C Eiland 6 7,50 16,6 13,7 10,2 18,4
454_D Eiland 6 10,50 18,6 15,7 12,1 20,4
454_E Eiland 6 13,50 22,5 19,8 16,2 24,4
455_A Eiland 6 1,50 22,1 19,4 15,7 24,0
455_B Eiland 6 4,50 22,1 19,4 15,8 24,1

455_C Eiland 6 7,50 22,4 19,6 16,0 24,3
455_D Eiland 6 10,50 23,2 20,4 16,8 25,1
455_E Eiland 6 13,50 25,8 23,2 19,5 27,7
456_A Eiland 6 1,50 14,5 11,6 8,1 16,3
456_B Eiland 6 4,50 15,2 12,3 8,8 17,1

456_C Eiland 6 7,50 16,6 13,6 10,2 18,4
456_D Eiland 6 10,50 19,2 16,4 12,8 21,1
456_E Eiland 6 13,50 24,7 22,0 18,3 26,6
457_A Eiland 6 1,50 14,5 11,7 8,1 16,4
457_B Eiland 6 4,50 15,3 12,3 8,8 17,1

457_C Eiland 6 7,50 16,7 13,8 10,3 18,5
457_D Eiland 6 10,50 19,2 16,3 12,8 21,1
457_E Eiland 6 13,50 24,5 21,8 18,1 26,4
458_A Eiland 6 1,50 15,0 12,2 8,6 16,9
458_B Eiland 6 4,50 15,5 12,6 9,1 17,3

458_C Eiland 6 7,50 16,5 13,6 10,1 18,4
458_D Eiland 6 10,50 18,4 15,5 12,0 20,2
458_E Eiland 6 13,50 22,5 19,8 16,1 24,4
459_A Eiland 7 1,50 37,3 34,8 31,0 39,3
459_B Eiland 7 4,50 37,2 34,7 30,9 39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

459_C Eiland 7 7,50 37,3 34,8 31,0 39,3
459_D Eiland 7 10,50 37,7 35,2 31,4 39,7
459_E Eiland 7 13,50 38,2 35,7 31,9 40,2
460_A Eiland 7 1,50 35,6 33,1 29,3 37,6
460_B Eiland 7 4,50 35,5 33,0 29,2 37,5

460_C Eiland 7 7,50 36,0 33,5 29,7 37,9
460_D Eiland 7 10,50 36,5 34,1 30,2 38,5
460_E Eiland 7 13,50 37,1 34,7 30,8 39,1
461_A Eiland 7 1,50 37,1 34,6 30,8 39,1
461_B Eiland 7 4,50 36,9 34,4 30,5 38,8

461_C Eiland 7 7,50 37,0 34,5 30,7 39,0
461_D Eiland 7 10,50 37,5 35,0 31,1 39,4
461_E Eiland 7 13,50 38,0 35,5 31,6 39,9
462_A Eiland 7 1,50 33,7 31,3 27,4 35,7
462_B Eiland 7 4,50 33,8 31,4 27,5 35,8

462_C Eiland 7 7,50 34,3 31,8 28,0 36,3
462_D Eiland 7 10,50 34,9 32,4 28,6 36,8
462_E Eiland 7 13,50 35,6 33,1 29,2 37,5
463_A Eiland 7 1,50 37,0 34,5 30,7 39,0
463_B Eiland 7 4,50 37,0 34,5 30,7 39,0

463_C Eiland 7 7,50 37,1 34,6 30,8 39,1
463_D Eiland 7 10,50 37,5 35,0 31,2 39,5
463_E Eiland 7 13,50 38,0 35,5 31,7 40,0
464_A Eiland 7 1,50 35,1 32,6 28,8 37,0
464_B Eiland 7 4,50 35,1 32,6 28,8 37,0

464_C Eiland 7 7,50 35,6 33,1 29,3 37,5
464_D Eiland 7 10,50 36,1 33,7 29,8 38,1
464_E Eiland 7 13,50 36,8 34,3 30,5 38,8
465_A Eiland 7 1,50 21,1 18,5 14,7 23,0
465_B Eiland 7 4,50 21,5 18,9 15,2 23,4

465_C Eiland 7 7,50 21,4 18,7 15,0 23,3
465_D Eiland 7 10,50 21,2 18,6 14,8 23,1
465_E Eiland 7 13,50 21,0 18,4 14,7 22,9
466_A Eiland 7 1,50 21,1 18,5 14,8 23,1
466_B Eiland 7 4,50 21,4 18,7 15,0 23,3

466_C Eiland 7 7,50 21,2 18,6 14,9 23,1
466_D Eiland 7 10,50 21,0 18,4 14,7 23,0
466_E Eiland 7 13,50 20,9 18,2 14,5 22,8
467_A Eiland 7 1,50 21,9 19,3 15,6 23,8
467_B Eiland 7 4,50 22,1 19,5 15,8 24,1

467_C Eiland 7 7,50 22,0 19,3 15,6 23,9
467_D Eiland 7 10,50 21,8 19,2 15,5 23,8
467_E Eiland 7 13,50 21,6 19,0 15,3 23,6
468_A Eiland 7 1,50 36,2 33,7 29,9 38,2
468_B Eiland 7 4,50 36,0 33,5 29,7 38,0

468_C Eiland 7 7,50 36,5 34,0 30,1 38,4
468_D Eiland 7 10,50 37,0 34,5 30,7 39,0
468_E Eiland 7 13,50 37,6 35,1 31,3 39,6
469_A Eiland 7 1,50 36,7 34,2 30,4 38,7
469_B Eiland 7 4,50 36,5 34,0 30,2 38,5

469_C Eiland 7 7,50 36,8 34,3 30,5 38,8
469_D Eiland 7 10,50 37,3 34,8 31,0 39,3
469_E Eiland 7 13,50 37,9 35,4 31,6 39,8
470_A Eiland 7 1,50 36,3 33,8 30,0 38,3
470_B Eiland 7 4,50 36,2 33,7 29,8 38,1

470_C Eiland 7 7,50 36,5 34,0 30,2 38,5
470_D Eiland 7 10,50 37,0 34,6 30,7 39,0
470_E Eiland 7 13,50 37,6 35,1 31,3 39,6
471_A Eiland 7 1,50 14,9 12,0 8,5 16,7
471_B Eiland 7 4,50 15,3 12,4 8,9 17,1

471_C Eiland 7 7,50 16,0 13,1 9,6 17,8
471_D Eiland 7 10,50 17,9 15,0 11,5 19,8
471_E Eiland 7 13,50 19,8 17,0 13,4 21,7
472_A Eiland 7 1,50 14,9 12,0 8,5 16,7
472_B Eiland 7 4,50 15,6 12,7 9,2 17,5

472_C Eiland 7 7,50 16,7 13,8 10,3 18,5
472_D Eiland 7 10,50 19,2 16,3 12,8 21,0
472_E Eiland 7 13,50 21,6 18,8 15,2 23,5
473_A Eiland 7 1,50 14,9 12,1 8,5 16,8
473_B Eiland 7 4,50 15,4 12,5 9,0 17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

473_C Eiland 7 7,50 16,1 13,2 9,7 17,9
473_D Eiland 7 10,50 17,9 15,1 11,5 19,8
473_E Eiland 7 13,50 19,9 17,1 13,5 21,8
474_A Eiland 7 1,50 14,9 12,0 8,5 16,8
474_B Eiland 7 4,50 15,6 12,7 9,2 17,5

474_C Eiland 7 7,50 17,1 14,1 10,6 18,9
474_D Eiland 7 10,50 19,8 16,9 13,4 21,7
474_E Eiland 7 13,50 22,4 19,6 16,0 24,3
475_A Eiland 7 1,50 14,8 12,0 8,4 16,7
475_B Eiland 7 4,50 15,2 12,3 8,8 17,0

475_C Eiland 7 7,50 15,8 12,9 9,4 17,7
475_D Eiland 7 10,50 17,7 14,8 11,3 19,6
475_E Eiland 7 13,50 19,5 16,7 13,2 21,4
476_A Eiland 7 1,50 14,9 12,0 8,4 16,7
476_B Eiland 7 4,50 15,6 12,7 9,2 17,4

476_C Eiland 7 7,50 16,9 14,0 10,5 18,8
476_D Eiland 7 10,50 19,5 16,6 13,1 21,4
476_E Eiland 7 13,50 22,0 19,3 15,7 23,9
477_A Eiland 7 1,50 17,3 14,5 10,9 19,2
477_B Eiland 7 4,50 17,5 14,7 11,1 19,4

477_C Eiland 7 7,50 17,6 14,7 11,2 19,4
477_D Eiland 7 10,50 17,8 14,9 11,4 19,7
477_E Eiland 7 13,50 18,2 15,3 11,8 20,1
478_A Eiland 7 1,50 17,5 14,7 11,1 19,4
478_B Eiland 7 4,50 17,6 14,8 11,2 19,5

478_C Eiland 7 7,50 17,7 14,9 11,3 19,6
478_D Eiland 7 10,50 18,0 15,1 11,6 19,9
478_E Eiland 7 13,50 18,4 15,6 12,0 20,3
479_A Eiland 7 1,50 17,5 14,7 11,1 19,4
479_B Eiland 7 4,50 17,7 14,9 11,3 19,6

479_C Eiland 7 7,50 17,8 14,9 11,4 19,7
479_D Eiland 7 10,50 18,1 15,2 11,7 19,9
479_E Eiland 7 13,50 18,6 15,7 12,2 20,4
480_A Eiland 7 1,50 14,8 12,0 8,4 16,7
480_B Eiland 7 4,50 15,5 12,6 9,1 17,3

480_C Eiland 7 7,50 16,4 13,5 10,0 18,3
480_D Eiland 7 10,50 18,6 15,7 12,2 20,5
480_E Eiland 7 13,50 20,9 18,2 14,5 22,8
481_A Eiland 7 1,50 14,9 12,1 8,5 16,8
481_B Eiland 7 4,50 15,5 12,6 9,1 17,4

481_C Eiland 7 7,50 16,3 13,4 9,9 18,1
481_D Eiland 7 10,50 18,3 15,5 11,9 20,2
481_E Eiland 7 13,50 20,5 17,7 14,1 22,3
482_A Eiland 7 1,50 14,9 12,1 8,5 16,8
482_B Eiland 7 4,50 15,5 12,6 9,1 17,3

482_C Eiland 7 7,50 16,4 13,5 10,0 18,2
482_D Eiland 7 10,50 18,6 15,7 12,2 20,4
482_E Eiland 7 13,50 20,8 18,0 14,4 22,7
483_A  Eiland 3 1,50 7,8 4,9 1,4 9,6
483_B  Eiland 3 4,50 8,5 5,5 2,0 10,3

483_C  Eiland 3 7,50 9,0 6,1 2,6 10,9
483_D  Eiland 3 10,50 9,9 6,9 3,5 11,7
483_E  Eiland 3 13,50 10,5 7,5 4,1 12,3
483_F  Eiland 3 16,50 8,2 5,2 1,8 10,0
484_A  Eiland 3 1,50 7,6 4,7 1,2 9,4

484_B  Eiland 3 4,50 8,4 5,4 2,0 10,2
484_C  Eiland 3 7,50 9,1 6,1 2,6 10,9
484_D  Eiland 3 10,50 10,0 7,0 3,6 11,8
484_E  Eiland 3 13,50 10,6 7,7 4,2 12,5
484_F  Eiland 3 16,50 6,2 3,2 -0,2 8,0

485_A  Eiland 3 1,50 7,9 5,0 1,5 9,7
485_B  Eiland 3 4,50 8,7 5,8 2,3 10,6
485_C  Eiland 3 7,50 9,6 6,6 3,1 11,4
485_D  Eiland 3 10,50 10,7 7,7 4,2 12,5
485_E  Eiland 3 13,50 11,1 8,1 4,6 12,9

485_F  Eiland 3 16,50 9,0 6,1 2,6 10,9
486_A  Eiland 3 1,50 6,7 3,8 0,3 8,5
486_B  Eiland 3 4,50 7,7 4,7 1,2 9,5
486_C  Eiland 3 7,50 8,6 5,6 2,2 10,5
486_D  Eiland 3 10,50 9,9 6,9 3,5 11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

486_E  Eiland 3 13,50 11,2 8,2 4,8 13,0
486_F  Eiland 3 16,50 6,5 3,5 0,0 8,3
487_A  Eiland 3 1,50 8,2 5,3 1,8 10,0
487_B  Eiland 3 4,50 8,8 5,9 2,4 10,7
487_C  Eiland 3 7,50 9,3 6,3 2,9 11,1

487_D  Eiland 3 10,50 9,9 6,9 3,5 11,7
487_E  Eiland 3 13,50 10,3 7,3 3,9 12,1
487_F  Eiland 3 16,50 8,2 5,3 1,8 10,1
488_A  Eiland 3 1,50 6,9 3,9 0,5 8,7
488_B  Eiland 3 4,50 7,8 4,8 1,4 9,7

488_C  Eiland 3 7,50 8,8 5,7 2,3 10,6
488_D  Eiland 3 10,50 10,0 7,0 3,5 11,8
488_E  Eiland 3 13,50 11,1 8,2 4,7 13,0
488_F  Eiland 3 16,50 6,4 3,4 0,0 8,2
489_A  Eiland 3 1,50 7,9 5,0 1,5 9,8

489_B  Eiland 3 4,50 8,8 5,8 2,4 10,7
489_C  Eiland 3 7,50 9,6 6,6 3,2 11,5
489_D  Eiland 3 10,50 10,5 7,5 4,1 12,3
489_E  Eiland 3 13,50 11,4 8,4 5,0 13,2
489_F  Eiland 3 16,50 7,1 4,1 0,7 9,0

490_A  Eiland 3 1,50 7,1 4,2 0,7 8,9
490_B  Eiland 3 4,50 8,0 5,0 1,6 9,8
490_C  Eiland 3 7,50 8,9 5,9 2,5 10,7
490_D  Eiland 3 10,50 10,0 7,0 3,6 11,8
490_E  Eiland 3 13,50 11,1 8,2 4,7 13,0

490_F  Eiland 3 16,50 6,4 3,4 -0,1 8,2
491_A  Eiland 3 1,50 7,6 4,7 1,2 9,5
491_B  Eiland 3 4,50 8,4 5,4 2,0 10,2
491_C  Eiland 3 7,50 9,0 6,0 2,5 10,8
491_D  Eiland 3 10,50 9,8 6,8 3,4 11,6

491_E  Eiland 3 13,50 10,7 7,8 4,3 12,5
491_F  Eiland 3 16,50 6,9 3,9 0,4 8,7
492_A  Eiland 3 1,50 8,3 5,4 1,9 10,2
492_B  Eiland 3 4,50 9,2 6,2 2,8 11,0
492_C  Eiland 3 7,50 10,1 7,1 3,6 11,9

492_D  Eiland 3 10,50 11,0 8,0 4,6 12,9
492_E  Eiland 3 13,50 11,6 8,6 5,2 13,4
492_F  Eiland 3 16,50 9,4 6,5 3,0 11,3
493_A  Eiland 3 1,50 7,7 4,8 1,3 9,6
493_B  Eiland 3 4,50 8,5 5,5 2,1 10,3

493_C  Eiland 3 7,50 9,1 6,2 2,7 11,0
493_D  Eiland 3 10,50 9,9 6,9 3,5 11,8
493_E  Eiland 3 13,50 10,4 7,4 3,9 12,2
493_F  Eiland 3 16,50 8,7 5,7 2,3 10,6
494_A  Eiland 3 1,50 8,0 5,1 1,6 9,9

494_B  Eiland 3 4,50 8,8 5,8 2,3 10,6
494_C  Eiland 3 7,50 9,5 6,5 3,0 11,3
494_D  Eiland 3 10,50 10,4 7,4 4,0 12,2
494_E  Eiland 3 13,50 10,6 7,6 4,1 12,4
494_F  Eiland 3 16,50 9,0 6,0 2,6 10,8

495_A  Eiland 3 1,50 7,6 4,7 1,2 9,5
495_B  Eiland 3 4,50 8,3 5,3 1,9 10,1
495_C  Eiland 3 7,50 8,7 5,7 2,3 10,5
495_D  Eiland 3 10,50 9,3 6,4 2,9 11,2
495_E  Eiland 3 13,50 9,8 6,8 3,4 11,6

495_F  Eiland 3 16,50 7,7 4,7 1,3 9,5
496_A  Eiland 3 1,50 11,0 8,2 4,6 12,9
496_B  Eiland 3 4,50 11,7 8,8 5,3 13,5
496_C  Eiland 3 7,50 12,2 9,3 5,7 14,0
496_D  Eiland 3 10,50 12,8 9,9 6,4 14,6

496_E  Eiland 3 13,50 14,0 11,1 7,6 15,9
496_F  Eiland 3 16,50 16,6 13,8 10,2 18,5
497_A  Eiland 3 1,50 9,6 6,8 3,2 11,5
497_B  Eiland 3 4,50 10,3 7,4 3,9 12,2
497_C  Eiland 3 7,50 11,0 8,0 4,6 12,8

497_D  Eiland 3 10,50 11,4 8,5 5,0 13,3
497_E  Eiland 3 13,50 11,9 9,0 5,5 13,8
497_F  Eiland 3 16,50 11,5 8,5 5,0 13,3
498_A  Eiland 3 1,50 11,7 9,0 5,4 13,7
498_B  Eiland 3 4,50 12,4 9,6 6,0 14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:00:30Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

498_C  Eiland 3 7,50 12,7 9,9 6,3 14,6
498_D  Eiland 3 10,50 13,3 10,4 6,9 15,1
498_E  Eiland 3 13,50 14,2 11,3 7,8 16,1
498_F  Eiland 3 16,50 16,2 13,4 9,8 18,1
499_A  Eiland 3 1,50 9,1 6,3 2,7 10,9

499_B  Eiland 3 4,50 9,7 6,9 3,3 11,6
499_C  Eiland 3 7,50 10,3 7,4 3,9 12,2
499_D  Eiland 3 10,50 10,9 8,0 4,5 12,8
499_E  Eiland 3 13,50 11,9 9,0 5,5 13,8
499_F  Eiland 3 16,50 12,3 9,4 5,9 14,1

500_A  Eiland 3 1,50 11,3 8,7 5,0 13,3
500_B  Eiland 3 4,50 11,8 9,1 5,5 13,7
500_C  Eiland 3 7,50 12,1 9,3 5,7 14,0
500_D  Eiland 3 10,50 12,6 9,7 6,2 14,4
500_E  Eiland 3 13,50 13,3 10,5 6,9 15,2

500_F  Eiland 3 16,50 15,6 12,9 9,2 17,5
501_A  Eiland 3 1,50 10,9 8,1 4,5 12,8
501_B  Eiland 3 4,50 11,6 8,8 5,2 13,5
501_C  Eiland 3 7,50 12,1 9,2 5,7 13,9
501_D  Eiland 3 10,50 12,7 9,8 6,3 14,6

501_E  Eiland 3 13,50 13,9 11,1 7,5 15,8
501_F  Eiland 3 16,50 16,4 13,6 10,0 18,3
502_A  Eiland 3 1,50 12,3 9,6 5,9 14,2
502_B  Eiland 3 4,50 12,8 10,0 6,5 14,7
502_C  Eiland 3 7,50 13,3 10,4 6,9 15,1

502_D  Eiland 3 10,50 13,9 11,1 7,5 15,8
502_E  Eiland 3 13,50 15,1 12,2 8,7 16,9
502_F  Eiland 3 16,50 17,1 14,3 10,7 19,0
503_A  Eiland 3 1,50 15,3 12,6 8,9 17,2
503_B  Eiland 3 4,50 15,6 12,9 9,2 17,5

503_C  Eiland 3 7,50 15,8 13,1 9,5 17,8
503_D  Eiland 3 10,50 16,2 13,4 9,8 18,1
503_E  Eiland 3 13,50 16,9 14,1 10,5 18,8
503_F  Eiland 3 16,50 18,2 15,5 11,8 20,1
504_A  Eiland 3 1,50 11,9 9,3 5,6 13,9

504_B  Eiland 3 4,50 12,5 9,7 6,1 14,3
504_C  Eiland 3 7,50 12,7 9,9 6,4 14,6
504_D  Eiland 3 10,50 13,2 10,4 6,8 15,1
504_E  Eiland 3 13,50 14,1 11,3 7,7 16,0
504_F  Eiland 3 16,50 16,4 13,7 10,0 18,3

505_A  Eiland 3 1,50 11,1 8,3 4,7 13,0
505_B  Eiland 3 4,50 11,7 8,9 5,3 13,6
505_C  Eiland 3 7,50 12,2 9,3 5,8 14,1
505_D  Eiland 3 10,50 12,7 9,9 6,3 14,6
505_E  Eiland 3 13,50 14,0 11,1 7,5 15,8

505_F  Eiland 3 16,50 15,9 13,1 9,5 17,8
506_A  Eiland 3 1,50 -- -- -- --
506_B  Eiland 3 4,50 -- -- -- --
506_C  Eiland 3 7,50 -- -- -- --
506_D  Eiland 3 10,50 -- -- -- --

506_E  Eiland 3 13,50 -- -- -- --
506_F  Eiland 3 16,50 -- -- -- --
507_A  Eiland 3 1,50 10,5 7,7 4,1 12,4
507_B  Eiland 3 4,50 11,1 8,2 4,7 13,0
507_C  Eiland 3 7,50 11,8 8,9 5,4 13,7

507_D  Eiland 3 10,50 12,5 9,6 6,1 14,4
507_E  Eiland 3 13,50 13,8 10,9 7,4 15,6
507_F  Eiland 3 16,50 15,7 12,9 9,3 17,6
508_A  Eiland 3 1,50 -- -- -- --
508_B  Eiland 3 4,50 -- -- -- --

508_C  Eiland 3 7,50 -- -- -- --
508_D  Eiland 3 10,50 -- -- -- --
508_E  Eiland 3 13,50 -- -- -- --
508_F  Eiland 3 16,50 -- -- -- --
509_A  Eiland 3 1,50 -- -- -- --

509_B  Eiland 3 4,50 -- -- -- --
509_C  Eiland 3 7,50 -- -- -- --
509_D  Eiland 3 10,50 -- -- -- --
509_E  Eiland 3 13,50 -- -- -- --
509_F  Eiland 3 16,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

510_A  Eiland 3 1,50 10,6 7,8 4,2 12,5
510_B  Eiland 3 4,50 11,1 8,2 4,7 13,0
510_C  Eiland 3 7,50 11,7 8,8 5,3 13,5
510_D  Eiland 3 10,50 11,9 9,0 5,5 13,8
510_E  Eiland 3 13,50 13,1 10,2 6,7 15,0

510_F  Eiland 3 16,50 15,6 12,8 9,3 17,5
511_A  Eiland 3 1,50 9,9 7,1 3,5 11,7
511_B  Eiland 3 4,50 10,6 7,7 4,2 12,5
511_C  Eiland 3 7,50 11,2 8,3 4,8 13,1
511_D  Eiland 3 10,50 11,8 8,8 5,4 13,6

511_E  Eiland 3 13,50 12,4 9,5 6,0 14,3
511_F  Eiland 3 16,50 12,4 9,6 6,0 14,3
512_A  Eiland 3 1,50 10,7 7,9 4,3 12,6
512_B  Eiland 3 4,50 11,4 8,4 4,9 13,2
512_C  Eiland 3 7,50 11,8 8,8 5,4 13,6

512_D  Eiland 3 10,50 12,3 9,4 5,9 14,2
512_E  Eiland 3 13,50 13,3 10,4 6,9 15,2
512_F  Eiland 3 16,50 15,7 12,9 9,3 17,6
513_A  Eiland 3 1,50 10,2 7,4 3,8 12,1
513_B  Eiland 3 4,50 10,9 8,0 4,4 12,7

513_C  Eiland 3 7,50 11,4 8,5 5,0 13,3
513_D  Eiland 3 10,50 12,1 9,2 5,7 13,9
513_E  Eiland 3 13,50 13,4 10,5 7,0 15,3
513_F  Eiland 3 16,50 15,9 13,1 9,5 17,8
514_A  Eiland 3 1,50 11,8 9,0 5,4 13,6

514_B  Eiland 3 4,50 12,4 9,6 6,0 14,3
514_C  Eiland 3 7,50 13,0 10,1 6,6 14,9
514_D  Eiland 3 10,50 13,4 10,5 7,0 15,2
514_E  Eiland 3 13,50 14,6 11,7 8,2 16,4
514_F  Eiland 3 16,50 17,1 14,3 10,7 19,0

515_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 9,4 6,3 2,9 11,2
515_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 10,1 7,1 3,7 12,0
515_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 11,0 8,0 4,6 12,8
516_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 9,4 6,5 3,0 11,2
516_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 9,9 7,0 3,5 11,7

516_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 10,6 7,6 4,2 12,4
517_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 18,5 15,9 12,2 20,5
517_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 18,4 15,8 12,0 20,3
517_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 18,2 15,7 11,9 20,2
518_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 19,3 16,6 12,9 21,2

518_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 19,5 16,8 13,2 21,4
518_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 19,8 17,1 13,4 21,7
519_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 11,7 8,8 5,3 13,5
519_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 12,9 9,9 6,4 14,7
519_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 14,8 11,9 8,4 16,7

520_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 12,2 9,3 5,8 14,1
520_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 13,2 10,2 6,7 15,0
520_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 14,1 11,1 7,7 15,9
521_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 12,5 9,7 6,1 14,3
521_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 13,2 10,4 6,8 15,1

521_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 13,1 10,1 6,6 14,9
522_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 18,3 15,7 12,0 20,2
522_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 18,3 15,6 11,9 20,2
522_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 18,2 15,6 11,9 20,1
523_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 13,1 10,2 6,7 14,9

523_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 13,9 11,0 7,5 15,8
523_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 15,5 12,6 9,1 17,4
524_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 13,3 10,5 6,9 15,2
524_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 14,2 11,2 7,8 16,0
524_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 15,5 12,5 9,1 17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:00:30Geomilieu V2.21
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Overzicht berekeningsresultaten Oostzaanstraat

Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Cauberg-Huygen - vestiging Maastricht

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Westpoort juni 2013 - wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13] , Geomilieu V2.21
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Overzicht berekeningsresultaten Oostzaanstraat

Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Cauberg-Huygen - vestiging Maastricht

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Westpoort juni 2013 - wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13] , Geomilieu V2.21
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
001_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
001_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
001_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
001_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

001_F Blok 0 25,50 10,2 7,1 3,3 11,8
002_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
002_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
002_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
002_D Blok 0 13,50 -- -- -- --

002_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
002_F Blok 0 25,50 10,9 7,8 4,0 12,5
003_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
003_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
003_C Blok 0 7,50 -- -- -- --

003_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
003_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
003_F Blok 0 25,50 -0,7 -4,1 -7,7 0,8
004_A Blok 0 1,50 -3,3 -6,5 -10,3 -1,8
004_B Blok 0 4,50 -2,9 -6,1 -9,8 -1,4

004_C Blok 0 7,50 -2,8 -6,1 -9,8 -1,3
004_D Blok 0 13,50 -2,3 -5,7 -9,3 -0,8
004_E Blok 0 19,50 1,4 -2,0 -5,6 2,9
004_F Blok 0 25,50 5,8 2,6 -1,2 7,3
005_A Blok 0 1,50 -10,2 -13,4 -17,1 -8,7

005_B Blok 0 4,50 -10,1 -13,3 -17,0 -8,6
005_C Blok 0 7,50 -9,4 -12,8 -16,4 -7,9
005_D Blok 0 13,50 -8,6 -12,0 -15,6 -7,1
005_E Blok 0 19,50 -8,3 -11,8 -15,4 -6,9
005_F Blok 0 25,50 -7,5 -11,0 -14,5 -6,1

006_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
006_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
006_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
006_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
006_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

006_F Blok 0 25,50 0,7 -2,7 -6,3 2,2
007_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
007_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
007_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
007_D Blok 0 13,50 -- -- -- --

007_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
007_F Blok 0 25,50 -1,4 -4,8 -8,4 0,1
008_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
008_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
008_C Blok 0 7,50 -- -- -- --

008_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
008_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
008_F Blok 0 25,50 1,5 -1,9 -5,5 2,9
009_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
009_B Blok 0 4,50 -- -- -- --

009_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
009_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
009_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
009_F Blok 0 25,50 1,3 -2,1 -5,7 2,8
010_A Blok 0 1,50 -- -- -- --

010_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
010_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
010_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
010_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
010_F Blok 0 25,50 0,5 -2,9 -6,5 2,0

011_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
011_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
011_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
011_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
011_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

011_F Blok 0 25,50 -2,1 -5,6 -9,1 -0,7
012_A Blok 0 1,50 -0,6 -3,9 -7,6 0,9
012_B Blok 0 4,50 0,5 -2,9 -6,5 2,0
012_C Blok 0 7,50 2,3 -1,0 -4,7 3,8
012_D Blok 0 13,50 7,2 4,0 0,3 8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

012_E Blok 0 19,50 1,3 -2,2 -5,7 2,8
012_F Blok 0 25,50 3,6 0,2 -3,4 5,1
013_A Kopblok 1,50 -5,6 -9,0 -12,6 -4,1
013_B Kopblok 4,50 -4,9 -8,3 -11,9 -3,4
013_C Kopblok 7,50 -4,6 -8,1 -11,6 -3,2

013_D Kopblok 13,50 -4,6 -8,1 -11,7 -3,2
013_E Kopblok 19,50 -4,4 -8,0 -11,5 -3,0
013_F Kopblok 25,50 -3,7 -7,2 -10,8 -2,3
014_A Kopblok 1,50 -1,9 -5,2 -8,9 -0,4
014_B Kopblok 4,50 -1,2 -4,6 -8,2 0,3

014_C Kopblok 7,50 -2,2 -5,7 -9,3 -0,8
014_D Kopblok 13,50 -2,7 -6,2 -9,7 -1,2
014_E Kopblok 19,50 -4,2 -7,7 -11,2 -2,7
014_F Kopblok 25,50 -3,4 -6,9 -10,5 -2,0
015_A Kopblok 1,50 -3,1 -6,4 -10,1 -1,6

015_B Kopblok 4,50 -2,4 -5,8 -9,4 -0,9
015_C Kopblok 7,50 -3,4 -6,9 -10,4 -2,0
015_D Kopblok 13,50 -4,3 -7,8 -11,3 -2,8
015_E Kopblok 19,50 -4,5 -8,0 -11,6 -3,1
015_F Kopblok 25,50 -3,7 -7,2 -10,7 -2,3

016_A Blok 0 1,50 -0,5 -3,9 -7,5 1,0
016_B Blok 0 4,50 0,6 -2,7 -6,4 2,1
016_C Blok 0 7,50 2,4 -0,9 -4,6 3,9
016_D Blok 0 13,50 7,1 3,9 0,1 8,6
016_E Blok 0 19,50 0,7 -2,8 -6,3 2,2

016_F Blok 0 25,50 3,1 -0,3 -3,9 4,6
017_A Blok 0 1,50 -0,1 -3,4 -7,0 1,5
017_B Blok 0 4,50 0,9 -2,5 -6,1 2,4
017_C Blok 0 7,50 5,0 1,8 -2,0 6,5
017_D Blok 0 13,50 6,2 2,9 -0,8 7,7

017_E Blok 0 19,50 1,0 -2,4 -6,0 2,5
017_F Blok 0 25,50 3,9 0,5 -3,1 5,4
018_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
018_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
018_C Kopblok 7,50 -- -- -- --

018_D Kopblok 13,50 -- -- -- --
018_E Kopblok 19,50 -- -- -- --
018_F Kopblok 25,50 9,1 6,0 2,2 10,7
019_A Kopblok 1,50 0,3 -2,9 -6,6 1,9
019_B Kopblok 4,50 0,6 -2,6 -6,3 2,1

019_C Kopblok 7,50 0,7 -2,6 -6,3 2,2
019_D Kopblok 13,50 1,7 -1,7 -5,3 3,2
019_E Kopblok 19,50 6,7 3,5 -0,3 8,2
019_F Kopblok 25,50 9,6 6,5 2,7 11,2
020_A Kopblok 1,50 -- -- -- --

020_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
020_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
020_D Kopblok 13,50 -- -- -- --
020_E Kopblok 19,50 -- -- -- --
020_F Kopblok 25,50 -1,8 -5,2 -8,8 -0,3

021_A Kopblok 1,50 -5,5 -8,9 -12,5 -4,0
021_B Kopblok 4,50 -4,8 -8,3 -11,8 -3,3
021_C Kopblok 7,50 -5,0 -8,5 -12,0 -3,6
021_D Kopblok 13,50 -4,8 -8,3 -11,8 -3,4
021_E Kopblok 19,50 -4,6 -8,1 -11,6 -3,1

021_F Kopblok 25,50 -4,3 -7,8 -11,3 -2,8
022_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
022_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
022_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
022_D Kopblok 13,50 -- -- -- --

022_E Kopblok 19,50 -- -- -- --
022_F Kopblok 25,50 9,0 5,9 2,1 10,6
023_A Cluster 1,50 -- -- -- --
023_B Cluster 4,50 -- -- -- --
023_C Cluster 7,50 -- -- -- --

023_D Cluster 13,50 -- -- -- --
023_E Cluster 19,50 -- -- -- --
023_F Cluster 25,50 12,1 8,7 5,1 13,6
024_A Cluster 1,50 -- -- -- --
024_B Cluster 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

024_C Cluster 7,50 -- -- -- --
024_D Cluster 13,50 -- -- -- --
024_E Cluster 19,50 -- -- -- --
024_F Cluster 25,50 15,0 11,7 8,0 16,5
025_A Cluster 1,50 -- -- -- --

025_B Cluster 4,50 -- -- -- --
025_C Cluster 7,50 -- -- -- --
025_D Cluster 13,50 -- -- -- --
025_E Cluster 19,50 -- -- -- --
025_F Cluster 25,50 15,9 12,5 8,9 17,4

026_A Cluster 1,50 3,4 0,2 -3,5 5,0
026_B Cluster 4,50 3,7 0,5 -3,3 5,2
026_C Cluster 7,50 3,7 0,4 -3,2 5,2
026_D Cluster 13,50 3,8 0,4 -3,2 5,3
026_E Cluster 19,50 5,9 2,5 -1,1 7,4

026_F Cluster 25,50 -3,1 -6,5 -10,1 -1,6
027_A Cluster 1,50 -- -- -- --
027_B Cluster 4,50 -- -- -- --
027_C Cluster 7,50 -- -- -- --
027_D Cluster 13,50 -- -- -- --

027_E Cluster 19,50 -- -- -- --
027_F Cluster 25,50 16,4 13,1 9,5 17,9
028_A Cluster 1,50 -- -- -- --
028_B Cluster 4,50 -- -- -- --
028_C Cluster 7,50 -- -- -- --

028_D Cluster 13,50 -- -- -- --
028_E Cluster 19,50 -- -- -- --
028_F Cluster 25,50 12,4 9,0 5,4 13,9
029_A Cluster 1,50 -- -- -- --
029_B Cluster 4,50 -- -- -- --

029_C Cluster 7,50 -- -- -- --
029_D Cluster 13,50 -- -- -- --
029_E Cluster 19,50 -- -- -- --
029_F Cluster 25,50 14,5 11,0 7,4 15,9
030_A Cluster 1,50 -- -- -- --

030_B Cluster 4,50 -- -- -- --
030_C Cluster 7,50 -- -- -- --
030_D Cluster 13,50 -- -- -- --
030_E Cluster 19,50 -- -- -- --
030_F Cluster 25,50 4,5 1,0 -2,6 5,9

031_A Cluster 1,50 -- -- -- --
031_B Cluster 4,50 -- -- -- --
031_C Cluster 7,50 -- -- -- --
031_D Cluster 13,50 -- -- -- --
031_E Cluster 19,50 -- -- -- --

031_F Cluster 25,50 14,2 10,9 7,2 15,7
032_A Cluster 1,50 -- -- -- --
032_B Cluster 4,50 -- -- -- --
032_C Cluster 7,50 -- -- -- --
032_D Cluster 13,50 -- -- -- --

032_E Cluster 19,50 -- -- -- --
032_F Cluster 25,50 15,1 11,8 8,1 16,6
033_A Cluster 1,50 -- -- -- --
033_B Cluster 4,50 -- -- -- --
033_C Cluster 7,50 -- -- -- --

033_D Cluster 13,50 -- -- -- --
033_E Cluster 19,50 -- -- -- --
033_F Cluster 25,50 12,6 9,2 5,6 14,1
034_A Knik 1,50 2,0 -1,2 -5,0 3,5
034_B Knik 4,50 2,3 -0,9 -4,7 3,8

034_C Knik 7,50 2,5 -0,8 -4,5 4,0
034_D Knik 13,50 2,8 -0,5 -4,2 4,3
034_E Knik 19,50 3,7 0,3 -3,3 5,1
034_F Knik 25,50 4,3 0,9 -2,7 5,8
035_A Knik 1,50 -1,7 -4,9 -8,7 -0,2

035_B Knik 4,50 -1,6 -4,8 -8,6 -0,1
035_C Knik 7,50 -1,3 -4,5 -8,2 0,3
035_D Knik 13,50 -1,0 -4,3 -7,9 0,5
035_E Knik 19,50 -0,2 -3,6 -7,2 1,3
035_F Knik 25,50 2,0 -1,4 -5,0 3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

036_A Blok 0 1,50 4,1 0,9 -2,9 5,6
036_B Blok 0 4,50 4,3 1,1 -2,6 5,9
036_C Blok 0 7,50 4,4 1,1 -2,6 5,9
036_D Blok 0 13,50 4,8 1,4 -2,2 6,3
036_E Blok 0 19,50 5,5 2,1 -1,5 7,0

036_F Blok 0 25,50 6,9 3,5 -0,1 8,4
037_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
037_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
037_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
037_D Blok 0 13,50 -- -- -- --

037_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
037_F Blok 0 25,50 -2,5 -5,9 -9,5 -1,0
038_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
038_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
038_C Blok 0 7,50 -- -- -- --

038_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
038_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
038_F Blok 0 25,50 2,3 -1,1 -4,7 3,8
039_A Knik 1,50 -- -- -- --
039_B Knik 4,50 -- -- -- --

039_C Knik 7,50 -- -- -- --
039_D Knik 13,50 -- -- -- --
039_E Knik 19,50 -- -- -- --
039_F Knik 25,50 2,8 -0,6 -4,2 4,3
040_A Knik 1,50 6,0 2,8 -1,0 7,5

040_B Knik 4,50 6,3 3,1 -0,7 7,8
040_C Knik 7,50 6,5 3,2 -0,5 8,0
040_D Knik 13,50 7,8 4,4 0,8 9,3
040_E Knik 19,50 9,8 6,4 2,8 11,3
040_F Knik 25,50 12,3 9,0 5,3 13,8

041_A Knik 1,50 5,9 2,8 -1,0 7,5
041_B Knik 4,50 6,2 3,0 -0,8 7,7
041_C Knik 7,50 6,2 2,9 -0,8 7,7
041_D Knik 13,50 6,9 3,6 -0,1 8,4
041_E Knik 19,50 8,6 5,3 1,6 10,1

041_F Knik 25,50 11,2 7,8 4,2 12,7
042_A Knik 1,50 -- -- -- --
042_B Knik 4,50 -- -- -- --
042_C Knik 7,50 -- -- -- --
042_D Knik 13,50 -- -- -- --

042_E Knik 19,50 -- -- -- --
042_F Knik 25,50 12,2 8,8 5,2 13,7
043_A Knik 1,50 -- -- -- --
043_B Knik 4,50 -- -- -- --
043_C Knik 7,50 -- -- -- --

043_D Knik 13,50 -- -- -- --
043_E Knik 19,50 -- -- -- --
043_F Knik 25,50 11,4 8,1 4,4 12,9
044_A Knik 1,50 -- -- -- --
044_B Knik 4,50 -- -- -- --

044_C Knik 7,50 -- -- -- --
044_D Knik 13,50 -- -- -- --
044_E Knik 19,50 -- -- -- --
044_F Knik 25,50 10,9 7,6 3,9 12,4
045_A Cluster 1,50 3,9 0,5 -3,1 5,4

045_B Cluster 4,50 6,0 2,6 -1,0 7,5
045_C Cluster 7,50 9,5 6,2 2,5 11,0
045_D Cluster 13,50 13,2 10,0 6,3 14,8
045_E Cluster 19,50 -4,5 -7,9 -11,5 -3,0
045_F Cluster 25,50 -12,1 -15,5 -19,1 -10,6

046_A Cluster 1,50 13,0 9,9 6,1 14,6
046_B Cluster 4,50 13,9 10,7 6,9 15,4
046_C Cluster 7,50 14,9 11,8 8,0 16,5
046_D Cluster 13,50 15,8 12,6 8,9 17,3
046_E Cluster 19,50 -13,0 -16,4 -20,0 -11,5

046_F Cluster 25,50 -13,1 -16,5 -20,1 -11,6
047_A Cluster 1,50 4,4 1,0 -2,7 5,8
047_B Cluster 4,50 6,7 3,3 -0,3 8,2
047_C Cluster 7,50 10,5 7,3 3,6 12,0
047_D Cluster 13,50 15,8 12,6 8,8 17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:03:08Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

047_E Cluster 19,50 -5,5 -9,0 -12,5 -4,0
047_F Cluster 25,50 -10,8 -14,2 -17,8 -9,3
048_A Cluster 1,50 13,1 10,0 6,2 14,7
048_B Cluster 4,50 13,9 10,8 7,0 15,5
048_C Cluster 7,50 14,7 11,6 7,8 16,3

048_D Cluster 13,50 15,3 12,1 8,4 16,9
048_E Cluster 19,50 -12,9 -16,3 -19,9 -11,4
048_F Cluster 25,50 -13,0 -16,4 -20,0 -11,5
049_A Knik 1,50 2,7 -0,8 -4,4 4,1
049_B Knik 4,50 5,3 2,0 -1,7 6,8

049_C Knik 7,50 11,0 7,8 4,0 12,5
049_D Knik 13,50 13,8 10,7 6,9 15,4
049_E Knik 19,50 -2,5 -6,0 -9,5 -1,0
049_F Knik 25,50 -- -- -- --
050_A Cluster 1,50 14,5 11,4 7,6 16,1

050_B Cluster 4,50 15,5 12,3 8,5 17,0
050_C Cluster 7,50 16,4 13,2 9,4 17,9
050_D Cluster 13,50 17,1 13,9 10,2 18,7
050_E Cluster 19,50 -17,3 -20,8 -24,3 -15,8
050_F Cluster 25,50 -17,4 -20,9 -24,4 -15,9

051_A Knik 1,50 3,7 0,4 -3,3 5,2
051_B Knik 4,50 6,6 3,3 -0,4 8,1
051_C Knik 7,50 10,0 6,8 3,1 11,5
051_D Knik 13,50 12,0 8,8 5,1 13,5
051_E Knik 19,50 -1,9 -5,4 -9,0 -0,5

051_F Knik 25,50 -16,3 -19,7 -23,3 -14,8
052_A Cluster 1,50 13,9 10,8 7,0 15,4
052_B Cluster 4,50 14,8 11,6 7,9 16,4
052_C Cluster 7,50 15,8 12,6 8,8 17,3
052_D Cluster 13,50 16,5 13,3 9,6 18,1

052_E Cluster 19,50 -13,1 -16,6 -20,1 -11,7
052_F Cluster 25,50 -13,2 -16,7 -20,2 -11,8
053_A Cluster 1,50 27,7 24,6 20,8 29,3
053_B Cluster 4,50 28,3 25,1 21,3 29,8
053_C Cluster 7,50 28,8 25,6 21,9 30,4

053_D Cluster 13,50 30,0 26,9 23,1 31,6
053_E Cluster 19,50 30,2 27,1 23,3 31,8
053_F Cluster 25,50 30,2 27,1 23,3 31,8
054_A Cluster 1,50 26,2 23,1 19,3 27,8
054_B Cluster 4,50 26,6 23,5 19,7 28,2

054_C Cluster 7,50 27,0 23,8 20,0 28,5
054_D Cluster 13,50 28,0 24,9 21,1 29,6
054_E Cluster 19,50 28,4 25,3 21,5 30,0
054_F Cluster 25,50 28,5 25,4 21,6 30,1
055_A Cluster 1,50 33,6 30,5 26,7 35,2

055_B Cluster 4,50 34,1 30,9 27,2 35,7
055_C Cluster 7,50 34,7 31,5 27,8 36,3
055_D Cluster 13,50 36,0 32,8 29,1 37,6
055_E Cluster 19,50 36,3 33,1 29,4 37,9
055_F Cluster 25,50 36,3 33,1 29,4 37,9

056_A Cluster 1,50 26,9 23,8 20,0 28,5
056_B Cluster 4,50 27,3 24,2 20,4 28,9
056_C Cluster 7,50 27,8 24,6 20,8 29,3
056_D Cluster 13,50 28,9 25,7 22,0 30,4
056_E Cluster 19,50 29,3 26,1 22,4 30,8

056_F Cluster 25,50 29,3 26,1 22,4 30,8
057_A Cluster 1,50 4,6 1,2 -2,4 6,1
057_B Cluster 4,50 8,0 4,6 1,0 9,5
057_C Cluster 7,50 14,4 11,3 7,5 16,0
057_D Cluster 13,50 16,9 13,7 9,9 18,4

057_E Cluster 19,50 -5,3 -8,8 -12,3 -3,8
057_F Cluster 25,50 -12,4 -15,8 -19,4 -10,9
058_A Cluster 1,50 11,1 7,9 4,1 12,6
058_B Cluster 4,50 11,8 8,6 4,8 13,3
058_C Cluster 7,50 13,2 10,0 6,3 14,7

058_D Cluster 13,50 13,7 10,6 6,8 15,3
058_E Cluster 19,50 -10,5 -13,9 -17,5 -9,0
058_F Cluster 25,50 -12,9 -16,3 -19,9 -11,4
059_A Cluster 1,50 5,1 1,7 -1,9 6,6
059_B Cluster 4,50 8,6 5,2 1,6 10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

059_C Cluster 7,50 16,0 12,8 9,0 17,5
059_D Cluster 13,50 17,0 13,8 10,0 18,5
059_E Cluster 19,50 -7,0 -10,4 -14,0 -5,5
059_F Cluster 25,50 -12,6 -16,0 -19,6 -11,1
060_A Cluster 1,50 3,8 0,4 -3,2 5,3

060_B Cluster 4,50 5,1 1,7 -1,9 6,6
060_C Cluster 7,50 9,7 6,4 2,7 11,2
060_D Cluster 13,50 10,4 7,2 3,5 12,0
060_E Cluster 19,50 -9,0 -12,4 -16,0 -7,5
060_F Cluster 25,50 -12,7 -16,1 -19,7 -11,2

061_A Blok 0 1,50 2,3 -1,1 -4,7 3,8
061_B Blok 0 4,50 3,9 0,5 -3,1 5,4
061_C Blok 0 7,50 5,7 2,4 -1,3 7,2
061_D Blok 0 13,50 12,6 9,5 5,7 14,2
061_E Blok 0 19,50 -3,6 -7,1 -10,7 -2,2

061_F Blok 0 25,50 -2,8 -6,2 -9,8 -1,3
062_A Blok 0 1,50 -3,6 -6,9 -10,6 -2,1
062_B Blok 0 4,50 -3,1 -6,5 -10,1 -1,6
062_C Blok 0 7,50 -3,0 -6,4 -10,0 -1,5
062_D Blok 0 13,50 -2,2 -5,6 -9,2 -0,7

062_E Blok 0 19,50 -0,8 -4,3 -7,8 0,7
062_F Blok 0 25,50 1,0 -2,5 -6,1 2,4
063_A Blok 0 1,50 -0,6 -4,0 -7,6 0,9
063_B Blok 0 4,50 0,3 -3,2 -6,8 1,7
063_C Blok 0 7,50 0,9 -2,6 -6,1 2,4

063_D Blok 0 13,50 4,2 0,9 -2,8 5,7
063_E Blok 0 19,50 -1,7 -5,2 -8,7 -0,2
063_F Blok 0 25,50 -0,3 -3,8 -7,3 1,1
064_A Blok 0 1,50 -3,6 -7,0 -10,6 -2,1
064_B Blok 0 4,50 -3,2 -6,6 -10,2 -1,7

064_C Blok 0 7,50 -3,0 -6,5 -10,1 -1,6
064_D Blok 0 13,50 -2,3 -5,8 -9,3 -0,8
064_E Blok 0 19,50 -1,1 -4,5 -8,1 0,4
064_F Blok 0 25,50 0,6 -2,9 -6,5 2,0
065_A Blok 0 1,50 -1,0 -4,4 -8,0 0,5

065_B Blok 0 4,50 -0,3 -3,8 -7,3 1,2
065_C Blok 0 7,50 -0,1 -3,6 -7,1 1,4
065_D Blok 0 13,50 -1,5 -5,1 -8,6 -0,1
065_E Blok 0 19,50 -4,2 -7,7 -11,3 -2,8
065_F Blok 0 25,50 -3,5 -6,9 -10,5 -2,0

066_A Blok 0 1,50 -1,5 -4,8 -8,5 0,0
066_B Blok 0 4,50 -1,0 -4,4 -8,0 0,5
066_C Blok 0 7,50 -0,8 -4,2 -7,8 0,7
066_D Blok 0 13,50 -1,2 -4,6 -8,2 0,3
066_E Blok 0 19,50 0,4 -3,1 -6,7 1,8

066_F Blok 0 25,50 2,3 -1,1 -4,7 3,8
067_A Blok 0 1,50 0,8 -2,6 -6,2 2,3
067_B Blok 0 4,50 2,1 -1,4 -4,9 3,5
067_C Blok 0 7,50 3,4 0,1 -3,6 4,9
067_D Blok 0 13,50 9,2 6,1 2,3 10,8

067_E Blok 0 19,50 -3,8 -7,2 -10,8 -2,3
067_F Blok 0 25,50 -2,9 -6,4 -10,0 -1,5
068_A Blok 0 1,50 -2,5 -5,8 -9,5 -1,0
068_B Blok 0 4,50 -2,0 -5,4 -9,0 -0,5
068_C Blok 0 7,50 -1,7 -5,1 -8,7 -0,3

068_D Blok 0 13,50 -0,6 -4,1 -7,6 0,9
068_E Blok 0 19,50 -0,2 -3,7 -7,2 1,2
068_F Blok 0 25,50 1,6 -1,9 -5,4 3,1
069_A Knik 1,50 3,1 -0,2 -3,9 4,6
069_B Knik 4,50 5,3 1,9 -1,7 6,8

069_C Knik 7,50 9,7 6,5 2,7 11,2
069_D Knik 13,50 14,0 10,8 7,1 15,5
069_E Knik 19,50 -9,2 -12,6 -16,2 -7,7
069_F Knik 25,50 -19,9 -23,4 -26,9 -18,4
070_A Cluster 1,50 15,1 11,9 8,1 16,6

070_B Cluster 4,50 15,9 12,7 9,0 17,5
070_C Cluster 7,50 16,7 13,5 9,8 18,2
070_D Cluster 13,50 17,6 14,4 10,6 19,1
070_E Cluster 19,50 -17,6 -21,0 -24,6 -16,1
070_F Cluster 25,50 -17,7 -21,1 -24,7 -16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

071_A Knik 1,50 2,8 -0,6 -4,2 4,3
071_B Knik 4,50 5,3 2,0 -1,7 6,8
071_C Knik 7,50 11,4 8,2 4,5 12,9
071_D Knik 13,50 14,2 11,0 7,2 15,7
071_E Knik 19,50 -9,7 -13,1 -16,7 -8,2

071_F Knik 25,50 -- -- -- --
072_A Cluster 1,50 15,1 11,9 8,1 16,6
072_B Cluster 4,50 15,9 12,7 9,0 17,5
072_C Cluster 7,50 16,7 13,5 9,7 18,2
072_D Cluster 13,50 17,4 14,2 10,5 19,0

072_E Cluster 19,50 -17,4 -20,9 -24,4 -16,0
072_F Cluster 25,50 -17,5 -21,0 -24,5 -16,1
073_A Blok 0 1,50 -0,7 -4,1 -7,7 0,8
073_B Blok 0 4,50 0,1 -3,4 -6,9 1,6
073_C Blok 0 7,50 0,6 -3,0 -6,5 2,0

073_D Blok 0 13,50 2,2 -1,3 -4,9 3,6
073_E Blok 0 19,50 -1,7 -5,2 -8,7 -0,3
073_F Blok 0 25,50 -0,3 -3,8 -7,3 1,2
074_A Blok 0 1,50 -3,0 -6,3 -10,0 -1,5
074_B Blok 0 4,50 -2,3 -5,7 -9,3 -0,9

074_C Blok 0 7,50 -2,1 -5,6 -9,1 -0,6
074_D Blok 0 13,50 -1,4 -4,9 -8,4 0,0
074_E Blok 0 19,50 -1,4 -4,9 -8,4 0,1
074_F Blok 0 25,50 0,1 -3,4 -6,9 1,6
075_A Knik 1,50 0,9 -2,5 -6,1 2,4

075_B Knik 4,50 3,4 0,0 -3,6 4,9
075_C Knik 7,50 9,8 6,6 2,9 11,4
075_D Knik 13,50 12,8 9,6 5,8 14,3
075_E Knik 19,50 2,8 -0,4 -4,2 4,3
075_F Knik 25,50 -17,1 -20,6 -24,2 -15,7

076_A Knik 1,50 2,5 -0,8 -4,5 4,0
076_B Knik 4,50 4,7 1,5 -2,2 6,3
076_C Knik 7,50 8,0 4,8 1,1 9,5
076_D Knik 13,50 8,8 5,6 1,9 10,4
076_E Knik 19,50 2,7 -0,6 -4,3 4,2

076_F Knik 25,50 3,5 0,1 -3,5 5,0
077_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
077_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
077_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
077_D Kopblok 16,50 -- -- -- --

077_E Kopblok 25,50 -- -- -- --
077_F Kopblok 34,50 -- -- -- --
078_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
078_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
078_C Kopblok 7,50 -- -- -- --

078_D Kopblok 16,50 -- -- -- --
078_E Kopblok 25,50 4,9 1,7 -2,0 6,4
078_F Kopblok 34,50 -6,2 -9,7 -13,2 -4,8
079_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
079_B Kopblok 4,50 -- -- -- --

079_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
079_D Kopblok 16,50 -- -- -- --
079_E Kopblok 25,50 -- -- -- --
079_F Kopblok 34,50 0,9 -2,7 -6,2 2,3
080_A Kopblok 1,50 -5,2 -8,6 -12,2 -3,7

080_B Kopblok 4,50 -4,6 -8,1 -11,6 -3,1
080_C Kopblok 7,50 -6,1 -9,6 -13,2 -4,7
080_D Kopblok 16,50 -5,9 -9,4 -13,0 -4,5
080_E Kopblok 25,50 -5,1 -8,6 -12,1 -3,6
080_F Kopblok 34,50 -3,3 -6,8 -10,3 -1,8

081_A Cluster 1,50 8,5 5,3 1,5 10,0
081_B Cluster 4,50 8,7 5,4 1,7 10,2
081_C Cluster 7,50 9,1 5,9 2,2 10,7
081_D Cluster 13,50 10,3 6,9 3,3 11,8
081_E Cluster 19,50 12,2 8,8 5,2 13,7

082_A Cluster 1,50 7,1 3,8 0,1 8,6
082_B Cluster 4,50 7,6 4,3 0,6 9,1
082_C Cluster 7,50 7,9 4,6 0,9 9,4
082_D Cluster 13,50 10,1 6,7 3,1 11,5
082_E Cluster 19,50 12,5 9,1 5,5 14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

083_A Cluster 1,50 8,3 5,1 1,3 9,8
083_B Cluster 4,50 8,4 5,2 1,5 10,0
083_C Cluster 7,50 8,9 5,6 1,9 10,4
083_D Cluster 13,50 10,2 6,8 3,2 11,7
083_E Cluster 19,50 12,2 8,7 5,1 13,6

084_A Cluster 1,50 7,9 4,7 0,9 9,4
084_B Cluster 4,50 8,4 5,1 1,4 9,9
084_C Cluster 7,50 8,9 5,5 1,9 10,3
084_D Cluster 13,50 11,9 8,5 4,9 13,4
084_E Cluster 19,50 15,3 12,0 8,3 16,8

085_A Cluster 1,50 8,1 4,9 1,1 9,6
085_B Cluster 4,50 8,5 5,2 1,5 10,0
085_C Cluster 7,50 9,1 5,8 2,1 10,6
085_D Cluster 13,50 12,3 8,8 5,3 13,7
085_E Cluster 19,50 15,8 12,4 8,8 17,3

086_A Cluster 1,50 2,0 -1,3 -5,0 3,5
086_B Cluster 4,50 2,5 -0,9 -4,5 4,0
086_C Cluster 7,50 2,8 -0,5 -4,2 4,3
086_D Cluster 13,50 3,1 -0,3 -3,9 4,6
086_E Cluster 19,50 5,6 2,2 -1,4 7,1

087_A Cluster 1,50 8,2 4,9 1,2 9,7
087_B Cluster 4,50 8,5 5,3 1,6 10,0
087_C Cluster 7,50 9,2 5,9 2,2 10,7
087_D Cluster 13,50 11,7 8,3 4,7 13,1
087_E Cluster 19,50 14,9 11,5 7,9 16,4

088_A Cluster 1,50 7,3 4,1 0,3 8,8
088_B Cluster 4,50 7,8 4,5 0,8 9,3
088_C Cluster 7,50 8,1 4,8 1,1 9,6
088_D Cluster 13,50 10,6 7,2 3,6 12,0
088_E Cluster 19,50 13,3 10,0 6,3 14,8

089_A Cluster 1,50 8,6 5,4 1,6 10,1
089_B Cluster 4,50 8,8 5,6 1,9 10,3
089_C Cluster 7,50 9,4 6,1 2,4 10,9
089_D Cluster 13,50 10,7 7,3 3,7 12,2
089_E Cluster 19,50 12,2 8,8 5,2 13,7

090_A Cluster 1,50 7,6 4,4 0,7 9,1
090_B Cluster 4,50 8,1 4,8 1,2 9,6
090_C Cluster 7,50 8,5 5,2 1,5 10,0
090_D Cluster 13,50 11,3 7,9 4,3 12,8
090_E Cluster 19,50 14,6 11,2 7,6 16,1

091_A Knik 1,50 6,3 3,0 -0,7 7,8
091_B Knik 4,50 6,8 3,4 -0,2 8,3
091_C Knik 7,50 7,2 3,8 0,2 8,7
091_D Knik 13,50 9,0 5,6 2,0 10,5
091_E Knik 19,50 11,6 8,2 4,6 13,1

092_A Knik 1,50 2,4 -0,9 -4,6 3,9
092_B Knik 4,50 2,7 -0,6 -4,3 4,2
092_C Knik 7,50 2,7 -0,7 -4,3 4,2
092_D Knik 13,50 2,5 -0,8 -4,5 4,0
092_E Knik 19,50 2,5 -0,9 -4,5 4,0

093_A Knik 1,50 6,2 2,9 -0,7 7,7
093_B Knik 4,50 6,9 3,5 -0,1 8,4
093_C Knik 7,50 7,2 3,8 0,2 8,7
093_D Knik 13,50 8,7 5,3 1,7 10,2
093_E Knik 19,50 11,1 7,8 4,2 12,6

094_A Knik 1,50 6,3 3,0 -0,7 7,8
094_B Knik 4,50 6,9 3,5 -0,1 8,4
094_C Knik 7,50 7,1 3,7 0,1 8,6
094_D Knik 13,50 8,3 4,9 1,3 9,7
094_E Knik 19,50 10,4 7,0 3,4 11,9

095_A Knik 1,50 -1,2 -4,4 -8,1 0,4
095_B Knik 4,50 -0,7 -4,0 -7,6 0,9
095_C Knik 7,50 -0,6 -4,0 -7,6 0,9
095_D Knik 13,50 -0,6 -4,0 -7,6 0,9
095_E Knik 19,50 -0,4 -3,8 -7,4 1,1

096_A Knik 1,50 6,0 2,7 -1,0 7,5
096_B Knik 4,50 6,4 3,1 -0,5 7,9
096_C Knik 7,50 6,8 3,4 -0,2 8,3
096_D Knik 13,50 7,8 4,4 0,8 9,3
096_E Knik 19,50 10,2 6,8 3,2 11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

097_A Knik 1,50 2,2 -1,1 -4,8 3,7
097_B Knik 4,50 2,5 -0,9 -4,5 4,0
097_C Knik 7,50 2,5 -0,9 -4,5 4,0
097_D Knik 13,50 2,3 -1,1 -4,7 3,8
097_E Knik 19,50 1,8 -1,6 -5,2 3,3

098_A Knik 1,50 2,4 -0,9 -4,6 3,9
098_B Knik 4,50 2,7 -0,7 -4,3 4,2
098_C Knik 7,50 2,6 -0,7 -4,4 4,1
098_D Knik 13,50 2,5 -0,9 -4,5 3,9
098_E Knik 19,50 2,1 -1,2 -4,9 3,6

099_A Blok 0 1,50 0,2 -3,1 -6,8 1,7
099_B Blok 0 4,50 0,6 -2,8 -6,4 2,1
099_C Blok 0 7,50 0,7 -2,7 -6,3 2,2
099_D Blok 0 13,50 0,9 -2,5 -6,1 2,4
099_E Blok 0 19,50 1,8 -1,6 -5,2 3,3

100_A Blok 0 1,50 -3,6 -6,9 -10,6 -2,1
100_B Blok 0 4,50 -3,2 -6,5 -10,2 -1,7
100_C Blok 0 7,50 -3,5 -6,9 -10,5 -2,1
100_D Blok 0 13,50 -3,6 -7,0 -10,6 -2,1
100_E Blok 0 19,50 -3,6 -7,0 -10,6 -2,1

101_A Blok 0 1,50 -1,9 -5,1 -8,8 -0,3
101_B Blok 0 4,50 -1,5 -4,8 -8,4 0,0
101_C Blok 0 7,50 -1,5 -4,9 -8,5 -0,1
101_D Blok 0 13,50 -1,7 -5,0 -8,7 -0,2
101_E Blok 0 19,50 -1,6 -5,0 -8,6 -0,1

102_A Blok 0 1,50 -6,4 -9,7 -13,4 -4,9
102_B Blok 0 4,50 -5,9 -9,2 -12,9 -4,4
102_C Blok 0 7,50 -5,8 -9,2 -12,8 -4,3
102_D Blok 0 13,50 -5,4 -8,8 -12,4 -4,0
102_E Blok 0 19,50 -5,0 -8,4 -12,0 -3,5

103_A Blok 0 1,50 -1,5 -4,8 -8,5 0,0
103_B Blok 0 4,50 -1,2 -4,5 -8,1 0,3
103_C Blok 0 7,50 -1,1 -4,5 -8,1 0,4
103_D Blok 0 13,50 -1,0 -4,4 -8,0 0,5
103_E Blok 0 19,50 -0,5 -3,9 -7,5 0,9

104_A Blok 0 1,50 -1,9 -5,2 -8,8 -0,4
104_B Blok 0 4,50 -1,2 -4,6 -8,2 0,3
104_C Blok 0 7,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,8
104_D Blok 0 13,50 1,3 -2,1 -5,7 2,8
104_E Blok 0 19,50 7,6 4,5 0,7 9,2

105_A Blok 0 1,50 13,0 9,9 6,1 14,6
105_B Blok 0 4,50 13,2 10,1 6,3 14,8
105_C Blok 0 7,50 13,0 9,8 6,0 14,5
105_D Blok 0 13,50 12,8 9,7 5,9 14,4
105_E Blok 0 19,50 13,4 10,2 6,4 14,9

106_A Blok 0 1,50 4,3 1,1 -2,6 5,8
106_B Blok 0 4,50 4,8 1,6 -2,1 6,4
106_C Blok 0 7,50 4,9 1,6 -2,0 6,4
106_D Blok 0 13,50 5,6 2,2 -1,4 7,1
106_E Blok 0 19,50 7,3 3,9 0,3 8,8

107_A Blok 0 1,50 1,1 -2,2 -5,9 2,6
107_B Blok 0 4,50 1,5 -1,8 -5,5 3,0
107_C Blok 0 7,50 1,5 -1,8 -5,5 3,0
107_D Blok 0 13,50 1,5 -1,9 -5,5 2,9
107_E Blok 0 19,50 1,3 -2,0 -5,7 2,8

108_A Blok 0 1,50 -2,4 -5,7 -9,4 -0,9
108_B Blok 0 4,50 -1,7 -5,1 -8,7 -0,3
108_C Blok 0 7,50 -1,6 -5,0 -8,6 -0,1
108_D Blok 0 13,50 -0,3 -3,7 -7,3 1,2
108_E Blok 0 19,50 2,6 -0,7 -4,4 4,1

109_A Blok 0 1,50 8,5 5,4 1,6 10,1
109_B Blok 0 4,50 8,8 5,7 1,9 10,4
109_C Blok 0 7,50 8,7 5,6 1,8 10,3
109_D Blok 0 13,50 8,6 5,5 1,7 10,2
109_E Blok 0 19,50 9,1 6,0 2,2 10,7

110_A Blok 0 1,50 -2,1 -5,5 -9,1 -0,6
110_B Blok 0 4,50 -1,4 -4,8 -8,4 0,1
110_C Blok 0 7,50 -0,9 -4,4 -7,9 0,6
110_D Blok 0 13,50 1,2 -2,2 -5,8 2,7
110_E Blok 0 19,50 7,8 4,6 0,8 9,3
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

111_A Blok 0 1,50 13,4 10,3 6,5 15,0
111_B Blok 0 4,50 13,7 10,6 6,8 15,3
111_C Blok 0 7,50 13,5 10,3 6,5 15,0
111_D Blok 0 13,50 13,2 10,0 6,2 14,7
111_E Blok 0 19,50 13,7 10,5 6,8 15,2

112_A Kopblok 1,50 -2,5 -5,9 -9,5 -1,0
112_B Kopblok 4,50 -1,8 -5,2 -8,8 -0,3
112_C Kopblok 7,50 -1,2 -4,7 -8,2 0,2
112_D Kopblok 13,50 0,2 -3,2 -6,8 1,7
112_E Kopblok 19,50 5,7 2,6 -1,2 7,3

113_A Kopblok 1,50 -1,8 -5,1 -8,7 -0,3
113_B Kopblok 4,50 -1,1 -4,5 -8,1 0,4
113_C Kopblok 7,50 -0,6 -4,0 -7,6 0,9
113_D Kopblok 13,50 0,7 -2,7 -6,3 2,2
113_E Kopblok 19,50 6,1 2,9 -0,9 7,6

114_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
114_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
114_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
114_D Kopblok 13,50 -- -- -- --
114_E Kopblok 19,50 -- -- -- --

115_A Kopblok 1,50 -2,8 -6,1 -9,8 -1,3
115_B Kopblok 4,50 -2,1 -5,5 -9,1 -0,6
115_C Kopblok 7,50 -1,7 -5,1 -8,7 -0,2
115_D Kopblok 13,50 -0,2 -3,6 -7,2 1,3
115_E Kopblok 19,50 5,9 2,7 -1,0 7,5

116_A Kopblok 1,50 1,4 -1,9 -5,6 2,9
116_B Kopblok 4,50 2,0 -1,4 -5,0 3,5
116_C Kopblok 7,50 2,3 -1,1 -4,7 3,8
116_D Kopblok 13,50 3,6 0,2 -3,4 5,1
116_E Kopblok 19,50 7,5 4,3 0,6 9,1

117_A Kopblok 1,50 -2,3 -5,7 -9,3 -0,8
117_B Kopblok 4,50 -1,7 -5,1 -8,7 -0,2
117_C Kopblok 7,50 -1,4 -4,9 -8,4 0,0
117_D Kopblok 13,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,7
117_E Kopblok 19,50 0,8 -2,6 -6,2 2,3

118_A Kopblok 1,50 -2,8 -6,1 -9,8 -1,3
118_B Kopblok 4,50 -2,1 -5,5 -9,1 -0,6
118_C Kopblok 7,50 -1,7 -5,1 -8,7 -0,2
118_D Kopblok 13,50 -0,3 -3,7 -7,3 1,2
118_E Kopblok 19,50 5,4 2,2 -1,6 6,9

119_A Eiland 1 1,50 1,1 -2,2 -5,9 2,6
119_B Eiland 1 4,50 1,3 -2,0 -5,7 2,8
119_C Eiland 1 7,50 1,2 -2,1 -5,7 2,7
119_D Eiland 1 10,50 1,1 -2,2 -5,9 2,6
119_E Eiland 1 13,50 1,0 -2,3 -6,0 2,5

119_F Eiland 1 16,50 1,0 -2,4 -6,0 2,4
120_A Eiland 1 1,50 -0,1 -3,4 -7,1 1,4
120_B Eiland 1 4,50 0,0 -3,4 -7,0 1,5
120_C Eiland 1 7,50 -0,1 -3,4 -7,1 1,4
120_D Eiland 1 10,50 -0,1 -3,5 -7,1 1,4

120_E Eiland 1 13,50 -0,3 -3,7 -7,3 1,2
120_F Eiland 1 16,50 -0,3 -3,6 -7,2 1,2
121_A Eiland 1 1,50 2,0 -1,2 -4,9 3,6
121_B Eiland 1 4,50 2,3 -1,0 -4,6 3,8
121_C Eiland 1 7,50 2,3 -1,0 -4,7 3,8

121_D Eiland 1 10,50 2,2 -1,1 -4,8 3,7
121_E Eiland 1 13,50 2,2 -1,2 -4,8 3,7
121_F Eiland 1 16,50 2,0 -1,4 -5,0 3,5
122_A Eiland 1 1,50 -10,5 -13,9 -17,5 -9,1
122_B Eiland 1 4,50 -9,9 -13,4 -16,9 -8,5

122_C Eiland 1 7,50 -9,6 -13,1 -16,6 -8,1
122_D Eiland 1 10,50 -8,8 -12,3 -15,8 -7,4
122_E Eiland 1 13,50 -7,0 -10,5 -14,0 -5,5
122_F Eiland 1 16,50 -4,2 -7,6 -11,2 -2,7
123_A Eiland 1 1,50 -8,0 -11,3 -14,9 -6,5

123_B Eiland 1 4,50 -7,4 -10,8 -14,4 -5,9
123_C Eiland 1 7,50 -7,0 -10,4 -14,0 -5,5
123_D Eiland 1 10,50 -6,3 -9,8 -13,3 -4,8
123_E Eiland 1 13,50 -4,3 -7,7 -11,3 -2,8
123_F Eiland 1 16,50 -3,9 -7,3 -10,9 -2,5
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

124_A Eiland 1 1,50 -2,2 -5,5 -9,2 -0,7
124_B Eiland 1 4,50 -1,8 -5,1 -8,8 -0,3
124_C Eiland 1 7,50 -1,6 -5,0 -8,6 -0,1
124_D Eiland 1 10,50 -1,1 -4,5 -8,1 0,4
124_E Eiland 1 13,50 0,5 -2,9 -6,5 2,0

124_F Eiland 1 16,50 4,0 0,7 -3,0 5,5
125_A Eiland 1 1,50 5,4 2,0 -1,6 6,9
125_B Eiland 1 4,50 5,5 2,1 -1,5 7,0
125_C Eiland 1 7,50 5,6 2,2 -1,4 7,1
125_D Eiland 1 10,50 5,8 2,4 -1,2 7,3

125_E Eiland 1 13,50 6,4 3,0 -0,6 7,9
125_F Eiland 1 16,50 7,3 3,9 0,3 8,8
126_A Eiland 1 1,50 17,8 14,8 10,9 19,4
126_B Eiland 1 4,50 18,0 14,9 11,1 19,6
126_C Eiland 1 7,50 18,0 14,8 11,0 19,5

126_D Eiland 1 10,50 18,2 15,0 11,2 19,7
126_E Eiland 1 13,50 18,5 15,4 11,6 20,1
126_F Eiland 1 16,50 18,9 15,8 12,0 20,5
127_A Eiland 1 1,50 16,0 12,9 9,0 17,5
127_B Eiland 1 4,50 16,1 13,0 9,2 17,7

127_C Eiland 1 7,50 16,1 12,9 9,1 17,6
127_D Eiland 1 10,50 16,2 13,1 9,3 17,8
127_E Eiland 1 13,50 16,6 13,4 9,6 18,1
127_F Eiland 1 16,50 16,9 13,7 10,0 18,5
128_A Eiland 1 1,50 18,2 15,1 11,3 19,8

128_B Eiland 1 4,50 18,3 15,2 11,4 19,9
128_C Eiland 1 7,50 18,3 15,2 11,4 19,9
128_D Eiland 1 10,50 18,4 15,3 11,5 20,0
128_E Eiland 1 13,50 18,8 15,7 11,9 20,3
128_F Eiland 1 16,50 19,2 16,0 12,2 20,7

129_A Eiland 1 1,50 18,2 15,1 11,3 19,8
129_B Eiland 1 4,50 18,3 15,2 11,4 19,9
129_C Eiland 1 7,50 18,3 15,2 11,4 19,9
129_D Eiland 1 10,50 18,3 15,2 11,4 19,9
129_E Eiland 1 13,50 18,7 15,6 11,8 20,3

129_F Eiland 1 16,50 19,1 15,9 12,1 20,6
130_A Eiland 1 1,50 16,4 13,4 9,5 18,0
130_B Eiland 1 4,50 16,7 13,6 9,7 18,2
130_C Eiland 1 7,50 16,6 13,5 9,7 18,2
130_D Eiland 1 10,50 16,8 13,7 9,9 18,4

130_E Eiland 1 13,50 17,2 14,1 10,3 18,8
130_F Eiland 1 16,50 17,6 14,4 10,7 19,1
131_A Entreegebouw 1,50 34,7 31,5 27,7 36,2
131_B Entreegebouw 4,50 35,6 32,4 28,7 37,1
131_C Entreegebouw 7,50 36,4 33,2 29,5 38,0

131_D Entreegebouw 13,50 37,3 34,1 30,4 38,9
131_E Entreegebouw 19,50 37,5 34,2 30,5 39,0
131_F Entreegebouw 25,50 37,5 34,2 30,5 39,0
132_A Entreegebouw 1,50 34,2 31,0 27,3 35,8
132_B Entreegebouw 4,50 35,6 32,4 28,7 37,2

132_C Entreegebouw 7,50 36,6 33,4 29,7 38,2
132_D Entreegebouw 13,50 37,1 33,8 30,1 38,6
132_E Entreegebouw 19,50 37,1 33,8 30,1 38,6
132_F Entreegebouw 25,50 37,1 33,8 30,1 38,6
133_A Entreegebouw 1,50 34,3 31,2 27,4 35,9

133_B Entreegebouw 4,50 35,0 31,8 28,0 36,5
133_C Entreegebouw 7,50 35,7 32,5 28,7 37,2
133_D Entreegebouw 13,50 36,8 33,6 29,9 38,3
133_E Entreegebouw 19,50 37,0 33,8 30,1 38,6
133_F Entreegebouw 25,50 37,0 33,8 30,1 38,5

134_A Entreegebouw 1,50 35,9 32,7 29,0 37,5
134_B Entreegebouw 4,50 37,1 33,9 30,2 38,7
134_C Entreegebouw 7,50 38,1 34,8 31,1 39,6
134_D Entreegebouw 13,50 38,7 35,4 31,8 40,2
134_E Entreegebouw 19,50 38,8 35,5 31,8 40,3

134_F Entreegebouw 25,50 38,7 35,5 31,8 40,3
135_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
135_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
135_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
135_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

135_E Entreegebouw 19,50 5,1 1,5 -1,9 6,5
135_F Entreegebouw 25,50 5,6 2,0 -1,4 7,1
136_A Entreegebouw 1,50 7,0 3,7 0,0 8,5
136_B Entreegebouw 4,50 7,0 3,7 0,1 8,6
136_C Entreegebouw 7,50 7,4 4,1 0,4 8,9

136_D Entreegebouw 13,50 9,1 5,6 2,1 10,6
136_E Entreegebouw 19,50 12,5 8,9 5,4 13,9
136_F Entreegebouw 25,50 16,7 13,4 9,7 18,2
137_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
137_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --

137_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
137_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
137_E Entreegebouw 19,50 6,0 2,4 -1,1 7,4
137_F Entreegebouw 25,50 6,5 2,9 -0,6 7,9
138_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --

138_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
138_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
138_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
138_E Entreegebouw 19,50 4,7 1,1 -2,4 6,1
138_F Entreegebouw 25,50 5,1 1,6 -1,9 6,6

139_A Entreegebouw 1,50 5,0 1,8 -1,9 6,6
139_B Entreegebouw 4,50 5,4 2,1 -1,6 6,9
139_C Entreegebouw 7,50 5,8 2,5 -1,2 7,3
139_D Entreegebouw 10,50 6,5 3,1 -0,5 8,0
139_E Entreegebouw 13,50 7,1 3,7 0,1 8,5

139_F Entreegebouw 16,50 8,3 4,9 1,3 9,8
140_A Entreegebouw 1,50 6,9 3,7 0,0 8,4
140_B Entreegebouw 4,50 7,0 3,7 0,1 8,6
140_C Entreegebouw 7,50 7,4 4,1 0,4 8,9
140_D Entreegebouw 10,50 8,2 4,8 1,2 9,7

140_E Entreegebouw 13,50 8,7 5,2 1,7 10,1
140_F Entreegebouw 16,50 9,3 5,8 2,3 10,7
141_A Entreegebouw 1,50 0,3 -3,0 -6,7 1,8
141_B Entreegebouw 4,50 0,9 -2,5 -6,1 2,4
141_C Entreegebouw 7,50 1,0 -2,4 -6,0 2,5

141_D Entreegebouw 10,50 0,6 -2,8 -6,4 2,1
141_E Entreegebouw 13,50 0,6 -2,8 -6,4 2,1
141_F Entreegebouw 16,50 0,4 -3,0 -6,6 1,8
142_A Entreegebouw 1,50 0,1 -3,1 -6,8 1,7
142_B Entreegebouw 4,50 0,7 -2,6 -6,3 2,2

142_C Entreegebouw 7,50 0,8 -2,6 -6,2 2,3
142_D Entreegebouw 10,50 0,7 -2,7 -6,3 2,2
142_E Entreegebouw 13,50 0,8 -2,6 -6,2 2,3
142_F Entreegebouw 16,50 0,9 -2,5 -6,1 2,4
143_A Entreegebouw 1,50 -0,5 -3,8 -7,5 1,0

143_B Entreegebouw 4,50 0,1 -3,3 -6,9 1,6
143_C Entreegebouw 7,50 0,3 -3,1 -6,7 1,7
143_D Entreegebouw 10,50 -0,3 -3,7 -7,3 1,2
143_E Entreegebouw 13,50 -0,9 -4,3 -7,9 0,5
143_F Entreegebouw 16,50 -0,7 -4,1 -7,7 0,8

144_A Entreegebouw 1,50 6,7 3,4 -0,3 8,2
144_B Entreegebouw 4,50 6,9 3,6 -0,1 8,4
144_C Entreegebouw 7,50 7,3 4,0 0,3 8,8
144_D Entreegebouw 10,50 8,0 4,6 1,0 9,5
144_E Entreegebouw 13,50 8,5 5,1 1,5 10,0

144_F Entreegebouw 16,50 9,3 5,9 2,3 10,8
145_A Entreegebouw 1,50 6,5 3,2 -0,5 8,0
145_B Entreegebouw 4,50 6,7 3,4 -0,2 8,2
145_C Entreegebouw 7,50 7,3 3,9 0,3 8,8
145_D Entreegebouw 10,50 8,0 4,6 1,0 9,5

145_E Entreegebouw 13,50 8,7 5,3 1,7 10,2
145_F Entreegebouw 16,50 9,8 6,4 2,8 11,3
146_A Entreegebouw 1,50 6,2 3,0 -0,7 7,8
146_B Entreegebouw 4,50 6,5 3,2 -0,5 8,0
146_C Entreegebouw 7,50 7,1 3,8 0,1 8,6

146_D Entreegebouw 10,50 7,8 4,4 0,8 9,3
146_E Entreegebouw 13,50 8,4 5,0 1,4 9,9
146_F Entreegebouw 16,50 9,7 6,3 2,7 11,2
147_A Entreegebouw 1,50 5,6 2,4 -1,4 7,1
147_B Entreegebouw 4,50 5,9 2,6 -1,1 7,4
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

147_C Entreegebouw 7,50 6,5 3,1 -0,5 8,0
147_D Entreegebouw 10,50 7,3 3,9 0,3 8,8
147_E Entreegebouw 13,50 7,6 4,2 0,6 9,1
147_F Entreegebouw 16,50 8,7 5,3 1,7 10,2
148_A Entreegebouw 1,50 6,8 3,5 -0,2 8,3

148_B Entreegebouw 4,50 7,0 3,7 0,1 8,5
148_C Entreegebouw 7,50 7,4 4,0 0,4 8,9
148_D Entreegebouw 10,50 8,1 4,7 1,1 9,6
148_E Entreegebouw 13,50 8,3 4,9 1,3 9,8
148_F Entreegebouw 16,50 9,0 5,5 2,0 10,4

149_A Entreegebouw 1,50 31,2 28,0 24,2 32,7
149_B Entreegebouw 4,50 32,5 29,3 25,6 34,1
149_C Entreegebouw 7,50 33,5 30,3 26,6 35,1
149_D Entreegebouw 10,50 34,0 30,8 27,1 35,6
149_E Entreegebouw 13,50 34,1 30,9 27,2 35,7

149_F Entreegebouw 16,50 34,1 30,9 27,2 35,7
150_A Entreegebouw 1,50 22,2 19,2 15,3 23,8
150_B Entreegebouw 4,50 22,6 19,5 15,7 24,2
150_C Entreegebouw 7,50 23,2 20,1 16,3 24,8
150_D Entreegebouw 10,50 23,8 20,7 16,9 25,4

150_E Entreegebouw 13,50 24,4 21,3 17,5 26,0
150_F Entreegebouw 16,50 24,9 21,7 17,9 26,4
151_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
151_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
151_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --

151_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- --
151_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
151_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- --
152_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
152_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --

152_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
152_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- --
152_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
152_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- --
153_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --

153_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
153_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
153_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- --
153_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
153_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- --

154_A Entreegebouw 1,50 24,6 21,5 17,6 26,1
154_B Entreegebouw 4,50 25,3 22,2 18,4 26,9
154_C Entreegebouw 7,50 26,0 22,9 19,1 27,6
154_D Entreegebouw 10,50 26,7 23,6 19,8 28,3
154_E Entreegebouw 13,50 27,3 24,1 20,3 28,8

154_F Entreegebouw 16,50 27,4 24,3 20,5 29,0
155_A Entreegebouw 1,50 26,0 22,9 19,1 27,6
155_B Entreegebouw 4,50 27,1 24,0 20,2 28,7
155_C Entreegebouw 7,50 27,9 24,8 21,0 29,5
155_D Entreegebouw 10,50 28,7 25,6 21,8 30,3

155_E Entreegebouw 13,50 29,0 25,9 22,1 30,6
155_F Entreegebouw 16,50 29,0 25,9 22,1 30,6
156_A Entreegebouw 1,50 28,1 25,0 21,2 29,7
156_B Entreegebouw 4,50 29,4 26,2 22,4 30,9
156_C Entreegebouw 7,50 30,2 27,1 23,3 31,8

156_D Entreegebouw 10,50 31,0 27,8 24,0 32,5
156_E Entreegebouw 13,50 31,2 28,0 24,2 32,7
156_F Entreegebouw 16,50 31,2 28,0 24,2 32,7
157_A Entreegebouw 1,50 28,7 25,6 21,8 30,3
157_B Entreegebouw 4,50 30,1 26,9 23,2 31,6

157_C Entreegebouw 7,50 31,0 27,9 24,1 32,6
157_D Entreegebouw 10,50 31,6 28,4 24,7 33,2
157_E Entreegebouw 13,50 31,8 28,6 24,8 33,3
157_F Entreegebouw 16,50 31,7 28,5 24,8 33,3
158_A Entreegebouw 1,50 24,8 21,7 17,9 26,4

158_B Entreegebouw 4,50 25,3 22,2 18,4 26,8
158_C Entreegebouw 7,50 26,0 22,9 19,0 27,5
158_D Entreegebouw 10,50 26,6 23,5 19,7 28,2
158_E Entreegebouw 13,50 27,3 24,2 20,4 28,8
158_F Entreegebouw 16,50 27,5 24,4 20,6 29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

159_A Eiland 1 1,50 0,8 -2,5 -6,2 2,3
159_B Eiland 1 4,50 1,4 -2,0 -5,6 2,9
159_C Eiland 1 7,50 1,5 -2,0 -5,5 2,9
159_D Eiland 1 10,50 1,5 -1,9 -5,5 3,0
159_E Eiland 1 13,50 1,6 -1,9 -5,4 3,0

159_F Eiland 1 16,50 1,9 -1,6 -5,2 3,3
160_A Eiland 1 1,50 2,2 -1,1 -4,8 3,7
160_B Eiland 1 4,50 2,9 -0,5 -4,1 4,4
160_C Eiland 1 7,50 3,2 -0,3 -3,8 4,7
160_D Eiland 1 10,50 3,4 -0,1 -3,7 4,8

160_E Eiland 1 13,50 3,4 -0,1 -3,6 4,9
160_F Eiland 1 16,50 3,8 0,4 -3,2 5,3
161_A Eiland 1 1,50 2,3 -1,0 -4,7 3,8
161_B Eiland 1 4,50 3,1 -0,3 -3,9 4,6
161_C Eiland 1 7,50 3,4 -0,1 -3,6 4,9

161_D Eiland 1 10,50 3,7 0,2 -3,4 5,1
161_E Eiland 1 13,50 4,0 0,5 -3,0 5,5
161_F Eiland 1 16,50 4,7 1,3 -2,3 6,2
162_A Eiland 1 1,50 3,4 0,2 -3,6 4,9
162_B Eiland 1 4,50 4,1 0,8 -2,9 5,6

162_C Eiland 1 7,50 4,3 1,0 -2,7 5,8
162_D Eiland 1 10,50 4,8 1,4 -2,2 6,3
162_E Eiland 1 13,50 5,5 2,0 -1,5 6,9
162_F Eiland 1 16,50 7,3 3,9 0,3 8,7
163_A Eiland 1 1,50 1,3 -2,0 -5,6 2,8

163_B Eiland 1 4,50 2,0 -1,4 -5,0 3,5
163_C Eiland 1 7,50 2,2 -1,3 -4,8 3,7
163_D Eiland 1 10,50 2,3 -1,1 -4,7 3,8
163_E Eiland 1 13,50 2,5 -0,9 -4,5 4,0
163_F Eiland 1 16,50 3,1 -0,4 -3,9 4,6

164_A Eiland 1 1,50 1,3 -2,0 -5,7 2,8
164_B Eiland 1 4,50 2,0 -1,4 -5,0 3,5
164_C Eiland 1 7,50 2,2 -1,3 -4,9 3,6
164_D Eiland 1 10,50 2,3 -1,2 -4,7 3,8
164_E Eiland 1 13,50 2,4 -1,0 -4,6 3,9

164_F Eiland 1 16,50 2,7 -0,7 -4,3 4,2
165_A Eiland 1 1,50 2,4 -0,9 -4,6 3,9
165_B Eiland 1 4,50 3,2 -0,2 -3,8 4,7
165_C Eiland 1 7,50 3,6 0,2 -3,4 5,1
165_D Eiland 1 10,50 4,2 0,7 -2,8 5,7

165_E Eiland 1 13,50 4,8 1,4 -2,2 6,3
165_F Eiland 1 16,50 6,8 3,5 -0,1 8,3
166_A Eiland 1 1,50 0,9 -2,5 -6,1 2,4
166_B Eiland 1 4,50 1,6 -1,8 -5,4 3,1
166_C Eiland 1 7,50 1,8 -1,7 -5,3 3,2

166_D Eiland 1 10,50 1,9 -1,6 -5,2 3,3
166_E Eiland 1 13,50 2,0 -1,5 -5,0 3,5
166_F Eiland 1 16,50 2,2 -1,3 -4,8 3,7
167_A Eiland 1 1,50 1,1 -2,3 -5,9 2,6
167_B Eiland 1 4,50 1,7 -1,7 -5,3 3,2

167_C Eiland 1 7,50 1,8 -1,6 -5,2 3,3
167_D Eiland 1 10,50 1,9 -1,6 -5,2 3,3
167_E Eiland 1 13,50 1,9 -1,6 -5,1 3,4
167_F Eiland 1 16,50 2,1 -1,4 -4,9 3,6
168_A Eiland 1 1,50 2,4 -0,9 -4,6 3,9

168_B Eiland 1 4,50 2,9 -0,4 -4,1 4,4
168_C Eiland 1 7,50 3,5 0,1 -3,5 5,0
168_D Eiland 1 10,50 3,9 0,5 -3,1 5,4
168_E Eiland 1 13,50 4,6 1,1 -2,5 6,0
168_F Eiland 1 16,50 6,6 3,3 -0,4 8,1

169_A Eiland 1 1,50 0,8 -2,5 -6,2 2,3
169_B Eiland 1 4,50 1,2 -2,2 -5,8 2,7
169_C Eiland 1 7,50 1,4 -2,0 -5,6 2,8
169_D Eiland 1 10,50 2,4 -1,0 -4,6 3,9
169_E Eiland 1 13,50 5,0 1,7 -2,0 6,5

169_F Eiland 1 16,50 7,9 4,8 0,9 9,4
170_A Eiland 1 1,50 0,3 -3,0 -6,7 1,8
170_B Eiland 1 4,50 0,7 -2,7 -6,3 2,2
170_C Eiland 1 7,50 0,9 -2,5 -6,1 2,4
170_D Eiland 1 10,50 1,9 -1,5 -5,1 3,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

170_E Eiland 1 13,50 4,7 1,4 -2,3 6,2
170_F Eiland 1 16,50 8,1 5,1 1,2 9,7
171_A Eiland 1 1,50 0,1 -3,3 -6,9 1,6
171_B Eiland 1 4,50 0,4 -3,0 -6,6 1,9
171_C Eiland 1 7,50 0,7 -2,7 -6,3 2,2

171_D Eiland 1 10,50 1,5 -1,9 -5,5 3,0
171_E Eiland 1 13,50 2,4 -1,0 -4,6 3,9
171_F Eiland 1 16,50 -6,4 -9,8 -13,4 -4,9
172_A Eiland 1 1,50 -0,8 -4,1 -7,8 0,7
172_B Eiland 1 4,50 -0,4 -3,8 -7,4 1,1

172_C Eiland 1 7,50 0,0 -3,5 -7,0 1,4
172_D Eiland 1 10,50 0,8 -2,7 -6,3 2,2
172_E Eiland 1 13,50 1,8 -1,6 -5,2 3,3
172_F Eiland 1 16,50 -1,8 -5,2 -8,8 -0,3
173_A Eiland 1 1,50 0,5 -2,8 -6,5 2,0

173_B Eiland 1 4,50 0,9 -2,5 -6,1 2,4
173_C Eiland 1 7,50 1,0 -2,4 -6,0 2,5
173_D Eiland 1 10,50 1,7 -1,6 -5,3 3,2
173_E Eiland 1 13,50 4,4 1,1 -2,6 5,9
173_F Eiland 1 16,50 7,7 4,6 0,8 9,3

174_A Eiland 1 1,50 -0,6 -3,9 -7,6 0,9
174_B Eiland 1 4,50 -0,4 -3,7 -7,3 1,1
174_C Eiland 1 7,50 -0,3 -3,6 -7,2 1,2
174_D Eiland 1 10,50 0,1 -3,2 -6,9 1,6
174_E Eiland 1 13,50 1,2 -2,2 -5,8 2,7

174_F Eiland 1 16,50 -4,6 -8,0 -11,6 -3,1
175_A Eiland 1 1,50 -1,0 -4,4 -8,0 0,5
175_B Eiland 1 4,50 -0,6 -4,0 -7,6 0,8
175_C Eiland 1 7,50 -0,3 -3,7 -7,3 1,2
175_D Eiland 1 10,50 0,8 -2,7 -6,3 2,2

175_E Eiland 1 13,50 3,3 0,0 -3,7 4,8
175_F Eiland 1 16,50 7,1 4,0 0,2 8,7
176_A Eiland 1 1,50 -0,5 -3,8 -7,5 1,0
176_B Eiland 1 4,50 -0,3 -3,6 -7,3 1,2
176_C Eiland 1 7,50 -0,4 -3,8 -7,4 1,1

176_D Eiland 1 10,50 -0,1 -3,5 -7,1 1,3
176_E Eiland 1 13,50 0,0 -3,4 -7,0 1,5
176_F Eiland 1 16,50 -1,6 -4,9 -8,6 -0,1
177_A Eiland 1 1,50 -6,3 -9,5 -13,2 -4,8
177_B Eiland 1 4,50 -5,4 -8,7 -12,4 -3,9

177_C Eiland 1 7,50 -5,4 -8,7 -12,3 -3,9
177_D Eiland 1 10,50 -5,2 -8,5 -12,2 -3,7
177_E Eiland 1 13,50 -4,1 -7,5 -11,1 -2,6
177_F Eiland 1 16,50 -3,9 -7,3 -10,9 -2,5
178_A Eiland 1 1,50 -0,8 -4,1 -7,7 0,8

178_B Eiland 1 4,50 -0,5 -3,9 -7,5 1,0
178_C Eiland 1 7,50 -0,4 -3,8 -7,4 1,1
178_D Eiland 1 10,50 0,2 -3,3 -6,9 1,6
178_E Eiland 1 13,50 0,8 -2,7 -6,3 2,2
178_F Eiland 1 16,50 -6,6 -10,0 -13,6 -5,1

179_A Eiland 1 1,50 -0,3 -3,7 -7,3 1,2
179_B Eiland 1 4,50 0,4 -3,0 -6,6 1,9
179_C Eiland 1 7,50 0,7 -2,8 -6,4 2,1
179_D Eiland 1 10,50 0,8 -2,7 -6,2 2,3
179_E Eiland 1 13,50 0,8 -2,8 -6,3 2,2

179_F Eiland 1 16,50 0,6 -3,0 -6,5 2,0
180_A Eiland 1 1,50 -- -- -- --
180_B Eiland 1 4,50 -- -- -- --
180_C Eiland 1 7,50 -- -- -- --
180_D Eiland 1 10,50 -- -- -- --

180_E Eiland 1 13,50 -- -- -- --
180_F Eiland 1 16,50 -- -- -- --
181_A Eiland 1 1,50 0,4 -3,0 -6,6 1,9
181_B Eiland 1 4,50 1,2 -2,3 -5,9 2,6
181_C Eiland 1 7,50 1,4 -2,1 -5,6 2,9

181_D Eiland 1 10,50 1,6 -1,9 -5,5 3,0
181_E Eiland 1 13,50 1,2 -2,3 -5,8 2,7
181_F Eiland 1 16,50 1,1 -2,4 -5,9 2,6
182_A Eiland 1 1,50 0,2 -3,2 -6,8 1,7
182_B Eiland 1 4,50 1,0 -2,5 -6,0 2,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

182_C Eiland 1 7,50 1,3 -2,2 -5,8 2,7
182_D Eiland 1 10,50 1,5 -2,0 -5,6 2,9
182_E Eiland 1 13,50 1,1 -2,4 -5,9 2,6
182_F Eiland 1 16,50 0,9 -2,6 -6,1 2,4
183_A Eiland 1 1,50 -0,4 -3,8 -7,4 1,1

183_B Eiland 1 4,50 0,3 -3,2 -6,7 1,7
183_C Eiland 1 7,50 0,4 -3,0 -6,6 1,9
183_D Eiland 1 10,50 0,5 -3,0 -6,5 2,0
183_E Eiland 1 13,50 0,1 -3,4 -6,9 1,6
183_F Eiland 1 16,50 -0,2 -3,7 -7,2 1,3

184_A Eiland 1 1,50 -0,6 -4,0 -7,6 0,9
184_B Eiland 1 4,50 0,1 -3,4 -7,0 1,5
184_C Eiland 1 7,50 0,3 -3,2 -6,7 1,7
184_D Eiland 1 10,50 0,4 -3,1 -6,6 1,9
184_E Eiland 1 13,50 0,0 -3,5 -7,0 1,4

184_F Eiland 1 16,50 -0,2 -3,7 -7,2 1,3
185_A Eiland 1 1,50 -2,9 -6,3 -9,9 -1,4
185_B Eiland 1 4,50 -2,4 -5,8 -9,4 -0,9
185_C Eiland 1 7,50 -2,1 -5,5 -9,1 -0,6
185_D Eiland 1 10,50 -1,3 -4,8 -8,3 0,2

185_E Eiland 1 13,50 -1,0 -4,4 -8,0 0,5
185_F Eiland 1 16,50 -2,5 -5,8 -9,5 -1,0
186_A Eiland 1 1,50 -1,7 -5,0 -8,7 -0,2
186_B Eiland 1 4,50 -1,3 -4,7 -8,3 0,2
186_C Eiland 1 7,50 -0,9 -4,4 -7,9 0,5

186_D Eiland 1 10,50 0,3 -3,1 -6,7 1,8
186_E Eiland 1 13,50 2,7 -0,7 -4,3 4,2
186_F Eiland 1 16,50 6,3 3,2 -0,6 7,9
187_A Eiland 1 1,50 -1,9 -5,3 -8,9 -0,4
187_B Eiland 1 4,50 -1,5 -4,9 -8,5 0,0

187_C Eiland 1 7,50 -1,5 -4,9 -8,5 0,0
187_D Eiland 1 10,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,7
187_E Eiland 1 13,50 1,6 -1,7 -5,4 3,1
187_F Eiland 1 16,50 6,0 2,9 -0,9 7,6
188_A Eiland 1 1,50 -3,0 -6,3 -10,0 -1,5

188_B Eiland 1 4,50 -2,5 -5,9 -9,5 -1,0
188_C Eiland 1 7,50 -2,3 -5,7 -9,3 -0,8
188_D Eiland 1 10,50 -1,5 -4,9 -8,5 0,0
188_E Eiland 1 13,50 1,0 -2,3 -6,0 2,5
188_F Eiland 1 16,50 5,7 2,6 -1,2 7,3

189_A Eiland 1 1,50 -3,0 -6,3 -9,9 -1,5
189_B Eiland 1 4,50 -2,4 -5,8 -9,4 -0,9
189_C Eiland 1 7,50 -2,3 -5,8 -9,3 -0,9
189_D Eiland 1 10,50 -1,5 -4,9 -8,5 0,0
189_E Eiland 1 13,50 0,8 -2,5 -6,2 2,3

189_F Eiland 1 16,50 5,4 2,3 -1,5 7,0
190_A Eiland 1 1,50 0,1 -3,1 -6,9 1,6
190_B Eiland 1 4,50 0,5 -2,8 -6,5 2,0
190_C Eiland 1 7,50 1,2 -2,2 -5,8 2,7
190_D Eiland 1 10,50 1,4 -2,0 -5,6 2,9

190_E Eiland 1 13,50 2,5 -1,0 -4,5 4,0
190_F Eiland 1 16,50 4,0 0,6 -3,0 5,5
191_A Eiland 2 1,50 -3,7 -7,0 -10,7 -2,2
191_B Eiland 2 4,50 -3,2 -6,6 -10,2 -1,7
191_C Eiland 2 7,50 -3,7 -7,1 -10,7 -2,2

191_D Eiland 2 10,50 -3,3 -6,7 -10,3 -1,8
191_E Eiland 2 13,50 -2,5 -5,9 -9,5 -1,0
192_A Eiland 2 1,50 14,8 11,6 7,8 16,3
192_B Eiland 2 4,50 14,8 11,7 7,9 16,4
192_C Eiland 2 7,50 14,8 11,6 7,8 16,3

192_D Eiland 2 10,50 14,7 11,5 7,8 16,3
192_E Eiland 2 13,50 15,0 11,8 8,1 16,5
193_A Eiland 2 1,50 5,5 2,2 -1,5 7,0
193_B Eiland 2 4,50 5,7 2,3 -1,3 7,2
193_C Eiland 2 7,50 5,8 2,4 -1,2 7,3

193_D Eiland 2 10,50 6,2 2,8 -0,8 7,7
193_E Eiland 2 13,50 7,0 3,6 0,0 8,5
194_A Eiland 2 1,50 -1,5 -4,8 -8,5 0,0
194_B Eiland 2 4,50 -1,1 -4,4 -8,1 0,4
194_C Eiland 2 7,50 -0,8 -4,1 -7,8 0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

194_D Eiland 2 10,50 -0,2 -3,6 -7,2 1,3
194_E Eiland 2 13,50 0,9 -2,4 -6,1 2,4
195_A Eiland 2 1,50 1,8 -1,7 -5,2 3,3
195_B Eiland 2 4,50 2,1 -1,4 -4,9 3,5
195_C Eiland 2 7,50 2,4 -1,1 -4,6 3,9

195_D Eiland 2 10,50 3,0 -0,5 -4,0 4,5
195_E Eiland 2 13,50 4,2 0,8 -2,8 5,6
196_A Eiland 2 1,50 3,6 0,3 -3,4 5,1
196_B Eiland 2 4,50 4,0 0,6 -3,0 5,5
196_C Eiland 2 7,50 4,2 0,8 -2,8 5,7

196_D Eiland 2 10,50 4,5 1,1 -2,5 6,0
196_E Eiland 2 13,50 5,0 1,6 -2,0 6,5
197_A Eiland 2 1,50 -2,8 -6,2 -9,8 -1,3
197_B Eiland 2 4,50 -2,1 -5,5 -9,1 -0,7
197_C Eiland 2 7,50 -1,7 -5,0 -8,7 -0,2

197_D Eiland 2 10,50 -0,2 -3,6 -7,2 1,3
197_E Eiland 2 13,50 2,6 -0,6 -4,4 4,1
198_A Eiland 2 1,50 -5,7 -8,9 -12,6 -4,1
198_B Eiland 2 4,50 -5,2 -8,4 -12,1 -3,6
198_C Eiland 2 7,50 -5,0 -8,3 -11,9 -3,5

198_D Eiland 2 10,50 -4,0 -7,4 -11,0 -2,5
198_E Eiland 2 13,50 -2,4 -5,7 -9,4 -0,9
199_A Eiland 2 1,50 1,4 -2,0 -5,6 2,9
199_B Eiland 2 4,50 1,6 -1,8 -5,4 3,1
199_C Eiland 2 7,50 1,9 -1,6 -5,2 3,3

199_D Eiland 2 10,50 2,2 -1,3 -4,9 3,6
199_E Eiland 2 13,50 2,8 -0,7 -4,2 4,3
200_A Eiland 2 1,50 3,1 -0,3 -3,9 4,6
200_B Eiland 2 4,50 3,4 0,0 -3,6 4,9
200_C Eiland 2 7,50 3,7 0,3 -3,3 5,2

200_D Eiland 2 10,50 4,0 0,5 -3,0 5,5
200_E Eiland 2 13,50 4,5 1,0 -2,6 5,9
201_A Eiland 2 1,50 2,2 -1,2 -4,8 3,6
201_B Eiland 2 4,50 2,4 -1,0 -4,6 3,9
201_C Eiland 2 7,50 2,8 -0,7 -4,2 4,3

201_D Eiland 2 10,50 3,4 -0,1 -3,7 4,8
201_E Eiland 2 13,50 4,6 1,2 -2,4 6,1
202_A Eiland 2 1,50 3,1 -0,2 -3,9 4,6
202_B Eiland 2 4,50 3,4 0,0 -3,6 4,9
202_C Eiland 2 7,50 3,7 0,2 -3,4 5,1

202_D Eiland 2 10,50 4,0 0,6 -3,0 5,5
202_E Eiland 2 13,50 4,4 1,0 -2,6 5,9
203_A Eiland 2 1,50 1,4 -2,0 -5,6 2,9
203_B Eiland 2 4,50 1,6 -1,8 -5,4 3,1
203_C Eiland 2 7,50 1,8 -1,6 -5,2 3,3

203_D Eiland 2 10,50 2,2 -1,3 -4,9 3,6
203_E Eiland 2 13,50 2,8 -0,7 -4,2 4,2
204_A Eiland 2 1,50 3,4 0,1 -3,6 4,9
204_B Eiland 2 4,50 3,9 0,5 -3,1 5,4
204_C Eiland 2 7,50 4,4 1,0 -2,6 5,9

204_D Eiland 2 10,50 4,9 1,5 -2,1 6,4
204_E Eiland 2 13,50 5,5 2,1 -1,5 7,0
205_A Eiland 2 1,50 10,3 7,2 3,4 11,9
205_B Eiland 2 4,50 10,6 7,4 3,6 12,1
205_C Eiland 2 7,50 10,5 7,3 3,5 12,0

205_D Eiland 2 10,50 10,4 7,2 3,5 11,9
205_E Eiland 2 13,50 10,3 7,2 3,4 11,9
206_A Eiland 2 1,50 2,9 -0,5 -4,1 4,3
206_B Eiland 2 4,50 3,1 -0,3 -3,9 4,6
206_C Eiland 2 7,50 3,4 0,0 -3,6 4,9

206_D Eiland 2 10,50 3,9 0,5 -3,1 5,4
206_E Eiland 2 13,50 4,9 1,5 -2,1 6,4
207_A Eiland 2 1,50 2,8 -0,7 -4,3 4,2
207_B Eiland 2 4,50 2,9 -0,5 -4,1 4,4
207_C Eiland 2 7,50 3,1 -0,3 -3,9 4,6

207_D Eiland 2 10,50 3,4 -0,1 -3,6 4,9
207_E Eiland 2 13,50 3,9 0,5 -3,1 5,4
208_A Eiland 2 1,50 -3,2 -6,5 -10,2 -1,7
208_B Eiland 2 4,50 -2,6 -5,9 -9,5 -1,1
208_C Eiland 2 7,50 -2,0 -5,3 -9,0 -0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

208_D Eiland 2 10,50 -0,6 -3,9 -7,6 0,9
208_E Eiland 2 13,50 1,7 -1,6 -5,3 3,2
209_A Eiland 2 1,50 -2,7 -6,0 -9,7 -1,2
209_B Eiland 2 4,50 -2,4 -5,7 -9,4 -0,9
209_C Eiland 2 7,50 -3,3 -6,7 -10,3 -1,8

209_D Eiland 2 10,50 -3,4 -6,8 -10,4 -1,9
209_E Eiland 2 13,50 -3,5 -6,8 -10,4 -2,0
210_A Eiland 2 1,50 -2,3 -5,6 -9,3 -0,8
210_B Eiland 2 4,50 -1,7 -5,0 -8,7 -0,2
210_C Eiland 2 7,50 -1,3 -4,7 -8,3 0,2

210_D Eiland 2 10,50 0,0 -3,3 -7,0 1,5
210_E Eiland 2 13,50 2,5 -0,8 -4,5 4,0
211_A Eiland 2 1,50 10,2 7,1 3,3 11,8
211_B Eiland 2 4,50 10,4 7,2 3,4 11,9
211_C Eiland 2 7,50 10,3 7,1 3,3 11,8

211_D Eiland 2 10,50 10,1 7,0 3,2 11,7
211_E Eiland 2 13,50 10,0 6,9 3,1 11,6
212_A Eiland 2 1,50 -2,5 -5,9 -9,5 -1,0
212_B Eiland 2 4,50 -1,9 -5,3 -8,9 -0,4
212_C Eiland 2 7,50 -1,5 -4,9 -8,5 -0,1

212_D Eiland 2 10,50 -0,2 -3,5 -7,2 1,3
212_E Eiland 2 13,50 2,1 -1,1 -4,8 3,7
213_A Eiland 2 1,50 -0,8 -4,3 -7,8 0,7
213_B Eiland 2 4,50 -0,5 -4,0 -7,5 1,0
213_C Eiland 2 7,50 -0,2 -3,8 -7,3 1,2

213_D Eiland 2 10,50 -0,5 -4,1 -7,6 0,9
213_E Eiland 2 13,50 -0,5 -4,0 -7,5 1,0
214_A Eiland 2 1,50 0,8 -2,6 -6,2 2,3
214_B Eiland 2 4,50 1,1 -2,4 -6,0 2,5
214_C Eiland 2 7,50 1,4 -2,1 -5,6 2,9

214_D Eiland 2 10,50 1,6 -1,9 -5,4 3,1
214_E Eiland 2 13,50 1,6 -1,9 -5,5 3,0
215_A Eiland 2 1,50 -1,1 -4,6 -8,2 0,3
215_B Eiland 2 4,50 -1,0 -4,5 -8,0 0,5
215_C Eiland 2 7,50 -0,8 -4,4 -7,9 0,6

215_D Eiland 2 10,50 -1,3 -4,8 -8,3 0,2
215_E Eiland 2 13,50 -1,3 -4,8 -8,3 0,2
216_A Eiland 2 1,50 0,8 -2,7 -6,2 2,2
216_B Eiland 2 4,50 1,2 -2,3 -5,8 2,6
216_C Eiland 2 7,50 1,8 -1,7 -5,2 3,2

216_D Eiland 2 10,50 2,5 -1,0 -4,5 3,9
216_E Eiland 2 13,50 2,5 -1,0 -4,5 4,0
217_A Eiland 2 1,50 -1,7 -5,2 -8,7 -0,3
217_B Eiland 2 4,50 -1,3 -4,9 -8,4 0,1
217_C Eiland 2 7,50 -1,3 -4,8 -8,3 0,2

217_D Eiland 2 10,50 -1,3 -4,8 -8,3 0,2
217_E Eiland 2 13,50 -1,2 -4,7 -8,2 0,3
218_A Eiland 2 1,50 -- -- -- --
218_B Eiland 2 4,50 -- -- -- --
218_C Eiland 2 7,50 -- -- -- --

218_D Eiland 2 10,50 -- -- -- --
218_E Eiland 2 13,50 -- -- -- --
219_A Eiland 2 1,50 -0,5 -4,0 -7,5 0,9
219_B Eiland 2 4,50 0,0 -3,6 -7,1 1,4
219_C Eiland 2 7,50 0,0 -3,5 -7,0 1,5

219_D Eiland 2 10,50 -0,3 -3,9 -7,3 1,1
219_E Eiland 2 13,50 -0,2 -3,8 -7,3 1,2
220_A Eiland 2 1,50 1,0 -2,4 -6,0 2,5
220_B Eiland 2 4,50 1,1 -2,3 -5,9 2,6
220_C Eiland 2 7,50 1,4 -2,1 -5,6 2,9

220_D Eiland 2 10,50 1,6 -1,9 -5,4 3,1
220_E Eiland 2 13,50 1,7 -1,8 -5,4 3,1
221_A Eiland 2 1,50 0,0 -3,5 -7,1 1,4
221_B Eiland 2 4,50 0,3 -3,2 -6,7 1,8
221_C Eiland 2 7,50 0,9 -2,7 -6,2 2,3

221_D Eiland 2 10,50 1,1 -2,4 -5,9 2,5
221_E Eiland 2 13,50 1,2 -2,3 -5,8 2,7
222_A Eiland 2 1,50 0,0 -3,5 -7,0 1,5
222_B Eiland 2 4,50 0,2 -3,3 -6,8 1,7
222_C Eiland 2 7,50 0,7 -2,9 -6,4 2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

222_D Eiland 2 10,50 0,7 -2,8 -6,3 2,1
222_E Eiland 2 13,50 0,7 -2,8 -6,4 2,1
223_A Eiland 2 1,50 -0,5 -4,0 -7,5 1,0
223_B Eiland 2 4,50 -0,2 -3,7 -7,3 1,2
223_C Eiland 2 7,50 0,3 -3,2 -6,7 1,8

223_D Eiland 2 10,50 0,7 -2,8 -6,3 2,2
223_E Eiland 2 13,50 0,9 -2,6 -6,1 2,4
224_A Eiland 2 1,50 -0,5 -4,0 -7,5 1,0
224_B Eiland 2 4,50 -0,2 -3,7 -7,3 1,2
224_C Eiland 2 7,50 0,3 -3,3 -6,8 1,7

224_D Eiland 2 10,50 0,3 -3,2 -6,8 1,7
224_E Eiland 2 13,50 0,2 -3,4 -6,9 1,6
225_A Eiland 2 1,50 -1,1 -4,6 -8,1 0,4
225_B Eiland 2 4,50 -0,9 -4,4 -8,0 0,5
225_C Eiland 2 7,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,7

225_D Eiland 2 10,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,8
225_E Eiland 2 13,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,8
226_A Eiland 2 1,50 0,4 -3,1 -6,6 1,9
226_B Eiland 2 4,50 0,7 -2,7 -6,3 2,2
226_C Eiland 2 7,50 1,2 -2,3 -5,8 2,7

226_D Eiland 2 10,50 1,7 -1,8 -5,3 3,2
226_E Eiland 2 13,50 1,8 -1,7 -5,2 3,3
227_A Eiland 2 1,50 -1,3 -4,8 -8,4 0,1
227_B Eiland 2 4,50 -1,1 -4,6 -8,1 0,3
227_C Eiland 2 7,50 -0,9 -4,4 -7,9 0,6

227_D Eiland 2 10,50 -0,9 -4,4 -7,9 0,6
227_E Eiland 2 13,50 -0,9 -4,3 -7,9 0,6
228_A Eiland 2 1,50 0,2 -3,2 -6,8 1,7
228_B Eiland 2 4,50 0,4 -3,0 -6,6 1,9
228_C Eiland 2 7,50 0,7 -2,8 -6,3 2,2

228_D Eiland 2 10,50 0,9 -2,6 -6,1 2,4
228_E Eiland 2 13,50 0,7 -2,8 -6,3 2,1
229_A Eiland 2 1,50 -5,7 -9,0 -12,7 -4,2
229_B Eiland 2 4,50 -5,4 -8,8 -12,4 -3,9
229_C Eiland 2 7,50 -5,3 -8,6 -12,3 -3,8

229_D Eiland 2 10,50 -5,2 -8,5 -12,2 -3,7
229_E Eiland 2 13,50 -4,9 -8,3 -11,9 -3,4
230_A Eiland 2 1,50 -3,0 -6,4 -10,0 -1,5
230_B Eiland 2 4,50 -2,7 -6,1 -9,7 -1,2
230_C Eiland 2 7,50 -2,4 -5,8 -9,4 -0,9

230_D Eiland 2 10,50 -1,9 -5,4 -8,9 -0,5
230_E Eiland 2 13,50 -1,0 -4,4 -8,0 0,5
231_A Eiland 2 1,50 -4,9 -8,3 -11,9 -3,4
231_B Eiland 2 4,50 -4,4 -7,8 -11,4 -2,9
231_C Eiland 2 7,50 -3,9 -7,4 -10,9 -2,5

231_D Eiland 2 10,50 -3,3 -6,7 -10,3 -1,8
231_E Eiland 2 13,50 -2,3 -5,7 -9,3 -0,8
232_A Eiland 2 1,50 -3,1 -6,4 -10,1 -1,6
232_B Eiland 2 4,50 -2,7 -6,1 -9,7 -1,2
232_C Eiland 2 7,50 -2,4 -5,9 -9,4 -1,0

232_D Eiland 2 10,50 -2,1 -5,5 -9,1 -0,6
232_E Eiland 2 13,50 -1,3 -4,7 -8,3 0,2
233_A Eiland 2 1,50 -3,9 -7,2 -10,9 -2,4
233_B Eiland 2 4,50 -3,4 -6,8 -10,4 -1,9
233_C Eiland 2 7,50 -3,2 -6,6 -10,2 -1,8

233_D Eiland 2 10,50 -2,8 -6,2 -9,8 -1,4
233_E Eiland 2 13,50 -2,2 -5,6 -9,2 -0,7
234_A Eiland 2 1,50 0,7 -2,6 -6,3 2,2
234_B Eiland 2 4,50 1,3 -2,0 -5,7 2,8
234_C Eiland 2 7,50 1,5 -1,9 -5,5 3,0

234_D Eiland 2 10,50 2,6 -0,9 -4,4 4,0
234_E Eiland 2 13,50 5,7 2,3 -1,3 7,2
235_A Eiland 2 1,50 -3,7 -7,0 -10,7 -2,2
235_B Eiland 2 4,50 -3,2 -6,5 -10,1 -1,7
235_C Eiland 2 7,50 -2,9 -6,3 -9,9 -1,4

235_D Eiland 2 10,50 -2,6 -5,9 -9,6 -1,1
235_E Eiland 2 13,50 -2,0 -5,4 -9,0 -0,5
236_A Eiland 2 1,50 -2,9 -6,3 -9,9 -1,4
236_B Eiland 2 4,50 -2,7 -6,2 -9,7 -1,2
236_C Eiland 2 7,50 -2,5 -5,9 -9,5 -1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

236_D Eiland 2 10,50 -2,1 -5,5 -9,1 -0,6
236_E Eiland 2 13,50 -1,3 -4,7 -8,3 0,2
237_A Eiland 2 1,50 -3,8 -7,2 -10,8 -2,3
237_B Eiland 2 4,50 -3,4 -6,8 -10,4 -1,9
237_C Eiland 2 7,50 -3,1 -6,5 -10,1 -1,6

237_D Eiland 2 10,50 -2,7 -6,1 -9,7 -1,2
237_E Eiland 2 13,50 -1,9 -5,3 -8,9 -0,5
238_A Eiland 2 1,50 -3,2 -6,5 -10,2 -1,7
238_B Eiland 2 4,50 -2,7 -6,1 -9,7 -1,3
238_C Eiland 2 7,50 -2,5 -6,0 -9,5 -1,1

238_D Eiland 2 10,50 -2,2 -5,6 -9,2 -0,7
238_E Eiland 2 13,50 -1,6 -5,0 -8,6 -0,2
239_A Eiland 2 1,50 -3,6 -7,0 -10,6 -2,1
239_B Eiland 2 4,50 -3,2 -6,6 -10,2 -1,7
239_C Eiland 2 7,50 -2,9 -6,3 -9,9 -1,4

239_D Eiland 2 10,50 -2,5 -5,9 -9,5 -1,0
239_E Eiland 2 13,50 -1,8 -5,2 -8,8 -0,3
240_A Eiland 2 1,50 -3,4 -6,7 -10,4 -1,9
240_B Eiland 2 4,50 -3,0 -6,4 -10,0 -1,5
240_C Eiland 2 7,50 -2,7 -6,2 -9,7 -1,3

240_D Eiland 2 10,50 -2,4 -5,8 -9,4 -0,9
240_E Eiland 2 13,50 -1,8 -5,2 -8,8 -0,3
241_A Eiland 2 1,50 -4,3 -7,6 -11,3 -2,8
241_B Eiland 2 4,50 -3,7 -7,1 -10,7 -2,3
241_C Eiland 2 7,50 -3,4 -6,8 -10,4 -1,9

241_D Eiland 2 10,50 -2,9 -6,3 -9,9 -1,4
241_E Eiland 2 13,50 -2,0 -5,4 -9,0 -0,5
242_A Eiland 2 1,50 -3,2 -6,6 -10,2 -1,7
242_B Eiland 2 4,50 -2,8 -6,2 -9,8 -1,3
242_C Eiland 2 7,50 -2,6 -6,0 -9,6 -1,1

242_D Eiland 2 10,50 -2,2 -5,7 -9,2 -0,7
242_E Eiland 2 13,50 -1,6 -5,0 -8,6 -0,1
243_A Eiland 2 1,50 -4,1 -7,4 -11,1 -2,6
243_B Eiland 2 4,50 -3,6 -7,0 -10,6 -2,2
243_C Eiland 2 7,50 -3,4 -6,8 -10,4 -1,9

243_D Eiland 2 10,50 -3,1 -6,5 -10,1 -1,7
243_E Eiland 2 13,50 -2,7 -6,1 -9,7 -1,2
244_A Eiland 2 1,50 -3,1 -6,5 -10,1 -1,6
244_B Eiland 2 4,50 -2,7 -6,1 -9,7 -1,2
244_C Eiland 2 7,50 -2,5 -5,9 -9,5 -1,0

244_D Eiland 2 10,50 -2,2 -5,6 -9,2 -0,7
244_E Eiland 2 13,50 -1,6 -5,1 -8,6 -0,2
245_A Eiland 3 1,50 11,0 7,9 4,1 12,6
245_B Eiland 3 4,50 11,5 8,4 4,6 13,1
245_C Eiland 3 7,50 11,5 8,4 4,6 13,1

245_D Eiland 3 10,50 11,5 8,3 4,6 13,0
245_E Eiland 3 13,50 11,5 8,3 4,6 13,1
245_F Eiland 3 16,50 11,7 8,6 4,8 13,3
246_A Eiland 3 1,50 11,3 8,2 4,3 12,8
246_B Eiland 3 4,50 11,8 8,6 4,8 13,3

246_C Eiland 3 7,50 11,7 8,5 4,8 13,3
246_D Eiland 3 10,50 11,7 8,5 4,7 13,2
246_E Eiland 3 13,50 11,7 8,6 4,8 13,3
246_F Eiland 3 16,50 12,0 8,8 5,0 13,5
247_A Eiland 3 1,50 13,0 9,9 6,1 14,6

247_B Eiland 3 4,50 13,3 10,2 6,4 14,9
247_C Eiland 3 7,50 13,3 10,1 6,3 14,8
247_D Eiland 3 10,50 13,2 10,1 6,3 14,8
247_E Eiland 3 13,50 13,4 10,2 6,4 14,9
247_F Eiland 3 16,50 13,6 10,5 6,7 15,2

248_A Eiland 3 1,50 13,0 9,9 6,1 14,6
248_B Eiland 3 4,50 13,4 10,2 6,4 14,9
248_C Eiland 3 7,50 13,3 10,1 6,4 14,9
248_D Eiland 3 10,50 13,3 10,1 6,3 14,8
248_E Eiland 3 13,50 13,4 10,2 6,4 14,9

248_F Eiland 3 16,50 13,6 10,5 6,7 15,2
249_A Eiland 3 1,50 10,6 7,5 3,7 12,2
249_B Eiland 3 4,50 10,8 7,7 3,9 12,4
249_C Eiland 3 7,50 10,7 7,6 3,8 12,3
249_D Eiland 3 10,50 10,6 7,5 3,7 12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

249_E Eiland 3 13,50 10,6 7,4 3,6 12,1
249_F Eiland 3 16,50 10,9 7,8 4,0 12,5
250_A Eiland 3 1,50 -3,0 -6,3 -10,0 -1,5
250_B Eiland 3 4,50 -2,4 -5,8 -9,4 -0,9
250_C Eiland 3 7,50 -2,2 -5,6 -9,2 -0,7

250_D Eiland 3 10,50 -1,8 -5,2 -8,8 -0,3
250_E Eiland 3 13,50 -0,9 -4,3 -7,9 0,6
250_F Eiland 3 16,50 2,2 -1,1 -4,7 3,7
251_A Eiland 3 1,50 -6,5 -9,9 -13,5 -5,0
251_B Eiland 3 4,50 -5,9 -9,3 -12,9 -4,4

251_C Eiland 3 7,50 -5,8 -9,3 -12,8 -4,4
251_D Eiland 3 10,50 -5,8 -9,3 -12,8 -4,4
251_E Eiland 3 13,50 -5,9 -9,3 -12,9 -4,4
251_F Eiland 3 16,50 -5,9 -9,4 -12,9 -4,4
252_A Eiland 3 1,50 -4,3 -7,5 -11,3 -2,8

252_B Eiland 3 4,50 -3,8 -7,1 -10,8 -2,3
252_C Eiland 3 7,50 -3,6 -6,9 -10,6 -2,1
252_D Eiland 3 10,50 -3,3 -6,6 -10,3 -1,8
252_E Eiland 3 13,50 -2,4 -5,8 -9,4 -0,9
252_F Eiland 3 16,50 0,6 -2,7 -6,4 2,1

253_A Eiland 3 1,50 3,4 0,0 -3,6 4,9
253_B Eiland 3 4,50 3,9 0,5 -3,1 5,4
253_C Eiland 3 7,50 4,1 0,7 -2,9 5,6
253_D Eiland 3 10,50 4,7 1,3 -2,3 6,2
253_E Eiland 3 13,50 6,5 3,2 -0,5 8,0

253_F Eiland 3 16,50 11,6 8,5 4,7 13,2
254_A Eiland 3 1,50 2,2 -1,2 -4,8 3,7
254_B Eiland 3 4,50 2,9 -0,6 -4,1 4,4
254_C Eiland 3 7,50 3,3 -0,1 -3,7 4,8
254_D Eiland 3 10,50 3,7 0,3 -3,3 5,2

254_E Eiland 3 13,50 4,5 1,1 -2,5 6,0
254_F Eiland 3 16,50 5,8 2,5 -1,2 7,3
255_A Eiland 3 1,50 2,2 -1,2 -4,8 3,6
255_B Eiland 3 4,50 2,7 -0,7 -4,3 4,2
255_C Eiland 3 7,50 3,0 -0,5 -4,0 4,5

255_D Eiland 3 10,50 3,7 0,3 -3,3 5,2
255_E Eiland 3 13,50 5,4 2,1 -1,6 6,9
255_F Eiland 3 16,50 10,7 7,6 3,8 12,3
256_A Eiland 3 1,50 2,9 -0,5 -4,1 4,4
256_B Eiland 3 4,50 3,6 0,2 -3,4 5,1

256_C Eiland 3 7,50 4,2 0,7 -2,8 5,6
256_D Eiland 3 10,50 5,4 2,0 -1,6 6,9
256_E Eiland 3 13,50 8,2 5,0 1,3 9,7
256_F Eiland 3 16,50 14,4 11,3 7,4 15,9
257_A Eiland 3 1,50 2,5 -0,9 -4,5 3,9

257_B Eiland 3 4,50 3,1 -0,4 -4,0 4,5
257_C Eiland 3 7,50 3,3 -0,1 -3,7 4,8
257_D Eiland 3 10,50 4,0 0,6 -3,0 5,5
257_E Eiland 3 13,50 5,9 2,6 -1,1 7,4
257_F Eiland 3 16,50 11,2 8,1 4,3 12,8

258_A Eiland 3 1,50 -8,3 -11,7 -15,3 -6,8
258_B Eiland 3 4,50 -8,0 -11,5 -15,0 -6,5
258_C Eiland 3 7,50 -8,7 -12,2 -15,7 -7,3
258_D Eiland 3 10,50 -8,7 -12,2 -15,7 -7,3
258_E Eiland 3 13,50 -8,8 -12,3 -15,8 -7,3

258_F Eiland 3 16,50 -8,8 -12,3 -15,8 -7,3
259_A Eiland 3 1,50 -4,9 -8,3 -11,9 -3,4
259_B Eiland 3 4,50 -4,7 -8,1 -11,7 -3,2
259_C Eiland 3 7,50 -4,7 -8,1 -11,7 -3,2
259_D Eiland 3 10,50 -4,7 -8,1 -11,7 -3,2

259_E Eiland 3 13,50 -4,8 -8,2 -11,8 -3,3
259_F Eiland 3 16,50 -4,8 -8,2 -11,8 -3,3
260_A Eiland 3 1,50 -10,2 -13,6 -17,2 -8,7
260_B Eiland 3 4,50 -9,9 -13,4 -17,0 -8,5
260_C Eiland 3 7,50 -9,9 -13,4 -16,9 -8,5

260_D Eiland 3 10,50 -9,9 -13,4 -17,0 -8,5
260_E Eiland 3 13,50 -10,0 -13,5 -17,0 -8,5
260_F Eiland 3 16,50 -10,0 -13,5 -17,0 -8,5
261_A Eiland 3 1,50 3,3 0,0 -3,7 4,8
261_B Eiland 3 4,50 4,1 0,7 -2,9 5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

261_C Eiland 3 7,50 4,2 0,8 -2,8 5,6
261_D Eiland 3 10,50 4,6 1,2 -2,4 6,1
261_E Eiland 3 13,50 5,0 1,6 -2,0 6,5
261_F Eiland 3 16,50 6,2 2,8 -0,8 7,6
262_A Eiland 3 1,50 2,9 -0,4 -4,1 4,4

262_B Eiland 3 4,50 3,7 0,3 -3,3 5,1
262_C Eiland 3 7,50 3,9 0,5 -3,1 5,4
262_D Eiland 3 10,50 4,5 1,1 -2,5 6,0
262_E Eiland 3 13,50 5,0 1,5 -2,0 6,4
262_F Eiland 3 16,50 6,0 2,6 -1,0 7,5

263_A Eiland 3 1,50 3,2 -0,1 -3,8 4,7
263_B Eiland 3 4,50 3,9 0,5 -3,1 5,4
263_C Eiland 3 7,50 4,2 0,8 -2,8 5,6
263_D Eiland 3 10,50 4,6 1,2 -2,4 6,1
263_E Eiland 3 13,50 5,0 1,6 -2,0 6,5

263_F Eiland 3 16,50 6,1 2,7 -0,9 7,6
264_A Eiland 3 1,50 -4,8 -8,1 -11,8 -3,3
264_B Eiland 3 4,50 -4,6 -7,9 -11,6 -3,1
264_C Eiland 3 7,50 -4,6 -8,0 -11,6 -3,1
264_D Eiland 3 10,50 -4,7 -8,0 -11,6 -3,2

264_E Eiland 3 13,50 -4,7 -8,1 -11,7 -3,2
264_F Eiland 3 16,50 -4,8 -8,1 -11,8 -3,3
265_A Eiland 3 1,50 -5,9 -9,1 -12,9 -4,4
265_B Eiland 3 4,50 -5,3 -8,6 -12,3 -3,8
265_C Eiland 3 7,50 -5,3 -8,6 -12,3 -3,8

265_D Eiland 3 10,50 -5,1 -8,4 -12,1 -3,6
265_E Eiland 3 13,50 -4,4 -7,8 -11,4 -2,9
265_F Eiland 3 16,50 -1,4 -4,7 -8,4 0,1
266_A Eiland 3 1,50 1,8 -1,6 -5,2 3,3
266_B Eiland 3 4,50 2,3 -1,1 -4,7 3,8

266_C Eiland 3 7,50 2,5 -0,9 -4,5 4,0
266_D Eiland 3 10,50 2,7 -0,8 -4,3 4,2
266_E Eiland 3 13,50 3,0 -0,5 -4,0 4,5
266_F Eiland 3 16,50 3,7 0,2 -3,4 5,1
267_A Eiland 3 1,50 4,0 0,7 -3,0 5,5

267_B Eiland 3 4,50 4,7 1,2 -2,4 6,1
267_C Eiland 3 7,50 5,0 1,5 -2,0 6,4
267_D Eiland 3 10,50 5,5 2,1 -1,5 7,0
267_E Eiland 3 13,50 7,3 4,0 0,4 8,8
267_F Eiland 3 16,50 12,2 9,1 5,3 13,8

268_A Eiland 3 1,50 -8,5 -11,9 -15,5 -7,0
268_B Eiland 3 4,50 -8,3 -11,7 -15,3 -6,8
268_C Eiland 3 7,50 -8,3 -11,7 -15,3 -6,8
268_D Eiland 3 10,50 -8,3 -11,7 -15,3 -6,8
268_E Eiland 3 13,50 -8,4 -11,8 -15,4 -6,9

268_F Eiland 3 16,50 -8,4 -11,8 -15,4 -6,9
269_A Eiland 3 1,50 -6,0 -9,2 -12,9 -4,4
269_B Eiland 3 4,50 -5,4 -8,7 -12,4 -3,9
269_C Eiland 3 7,50 -5,4 -8,7 -12,3 -3,9
269_D Eiland 3 10,50 -5,2 -8,5 -12,1 -3,7

269_E Eiland 3 13,50 -4,4 -7,8 -11,4 -2,9
269_F Eiland 3 16,50 -1,5 -4,7 -8,4 0,1
270_A Eiland 3 1,50 -5,9 -9,1 -12,8 -4,3
270_B Eiland 3 4,50 -5,3 -8,6 -12,2 -3,8
270_C Eiland 3 7,50 -5,2 -8,6 -12,2 -3,8

270_D Eiland 3 10,50 -5,1 -8,4 -12,0 -3,6
270_E Eiland 3 13,50 -4,3 -7,7 -11,3 -2,9
270_F Eiland 3 16,50 -1,4 -4,7 -8,3 0,1
297_A Eiland 4 1,50 -14,6 -18,0 -21,6 -13,1
297_B Eiland 4 4,50 -14,1 -17,5 -21,1 -12,6

297_C Eiland 4 7,50 -14,0 -17,5 -21,0 -12,6
297_D Eiland 4 10,50 -14,0 -17,5 -21,1 -12,6
297_E Eiland 4 13,50 -14,1 -17,6 -21,1 -12,6
297_F Eiland 4 16,50 -14,1 -17,6 -21,1 -12,6
298_A Eiland 4 1,50 -14,8 -18,2 -21,8 -13,3

298_B Eiland 4 4,50 -14,3 -17,8 -21,3 -12,8
298_C Eiland 4 7,50 -14,2 -17,7 -21,3 -12,8
298_D Eiland 4 10,50 -14,3 -17,7 -21,3 -12,8
298_E Eiland 4 13,50 -14,3 -17,8 -21,3 -12,8
298_F Eiland 4 16,50 -14,3 -17,8 -21,3 -12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

299_A Eiland 4 1,50 -14,9 -18,3 -21,9 -13,4
299_B Eiland 4 4,50 -14,4 -17,8 -21,4 -12,9
299_C Eiland 4 7,50 -14,4 -17,8 -21,4 -12,9
299_D Eiland 4 10,50 -14,4 -17,8 -21,4 -12,9
299_E Eiland 4 13,50 -14,4 -17,9 -21,4 -13,0

299_F Eiland 4 16,50 -14,5 -17,9 -21,5 -13,0
300_A Eiland 4 1,50 3,3 -0,1 -3,7 4,8
300_B Eiland 4 4,50 3,7 0,3 -3,3 5,2
300_C Eiland 4 7,50 3,8 0,3 -3,2 5,2
300_D Eiland 4 10,50 3,9 0,4 -3,2 5,3

300_E Eiland 4 13,50 3,9 0,4 -3,1 5,4
300_F Eiland 4 16,50 4,0 0,5 -3,0 5,5
301_A Eiland 4 1,50 3,3 -0,1 -3,7 4,8
301_B Eiland 4 4,50 3,6 0,2 -3,4 5,1
301_C Eiland 4 7,50 3,7 0,2 -3,3 5,1

301_D Eiland 4 10,50 3,7 0,3 -3,3 5,2
301_E Eiland 4 13,50 3,8 0,3 -3,2 5,3
301_F Eiland 4 16,50 3,9 0,4 -3,1 5,4
302_A Eiland 4 1,50 3,5 0,1 -3,5 5,0
302_B Eiland 4 4,50 3,8 0,4 -3,2 5,3

302_C Eiland 4 7,50 4,0 0,5 -3,1 5,4
302_D Eiland 4 10,50 4,1 0,6 -2,9 5,6
302_E Eiland 4 13,50 4,3 0,9 -2,7 5,8
302_F Eiland 4 16,50 5,1 1,6 -2,0 6,5
303_A Eiland 4 1,50 1,4 -1,9 -5,6 2,9

303_B Eiland 4 4,50 1,9 -1,5 -5,1 3,4
303_C Eiland 4 7,50 2,2 -1,3 -4,8 3,7
303_D Eiland 4 10,50 2,6 -0,9 -4,5 4,0
303_E Eiland 4 13,50 3,0 -0,5 -4,1 4,4
303_F Eiland 4 16,50 4,0 0,6 -3,0 5,5

304_A Eiland 4 1,50 2,4 -1,0 -4,6 3,9
304_B Eiland 4 4,50 2,8 -0,6 -4,2 4,3
304_C Eiland 4 7,50 3,0 -0,4 -4,0 4,5
304_D Eiland 4 10,50 3,4 -0,1 -3,7 4,8
304_E Eiland 4 13,50 3,4 -0,1 -3,6 4,9

304_F Eiland 4 16,50 3,6 0,1 -3,5 5,0
305_A Eiland 4 1,50 2,1 -1,3 -4,9 3,6
305_B Eiland 4 4,50 2,6 -0,9 -4,5 4,0
305_C Eiland 4 7,50 2,8 -0,7 -4,2 4,3
305_D Eiland 4 10,50 3,2 -0,3 -3,9 4,6

305_E Eiland 4 13,50 3,4 -0,1 -3,7 4,8
305_F Eiland 4 16,50 3,5 0,0 -3,5 5,0
306_A Eiland 4 1,50 -6,5 -9,7 -13,4 -4,9
306_B Eiland 4 4,50 -5,4 -8,7 -12,3 -3,8
306_C Eiland 4 7,50 -5,2 -8,6 -12,2 -3,7

306_D Eiland 4 10,50 -5,0 -8,4 -12,0 -3,6
306_E Eiland 4 13,50 -5,1 -8,5 -12,1 -3,6
306_F Eiland 4 16,50 -5,2 -8,5 -12,2 -3,7
307_A Eiland 4 1,50 -6,5 -9,7 -13,5 -5,0
307_B Eiland 4 4,50 -5,4 -8,7 -12,4 -3,9

307_C Eiland 4 7,50 -5,3 -8,6 -12,2 -3,8
307_D Eiland 4 10,50 -5,2 -8,5 -12,2 -3,7
307_E Eiland 4 13,50 -4,7 -8,0 -11,6 -3,2
307_F Eiland 4 16,50 -1,8 -5,1 -8,8 -0,3
308_A Eiland 4 1,50 -6,4 -9,7 -13,4 -4,9

308_B Eiland 4 4,50 -5,3 -8,6 -12,3 -3,8
308_C Eiland 4 7,50 -5,2 -8,5 -12,2 -3,7
308_D Eiland 4 10,50 -5,1 -8,5 -12,1 -3,6
308_E Eiland 4 13,50 -4,6 -8,0 -11,6 -3,1
308_F Eiland 4 16,50 -2,9 -6,3 -9,9 -1,4

309_A Eiland 4 1,50 -1,5 -5,0 -8,5 0,0
309_B Eiland 4 4,50 -1,2 -4,7 -8,2 0,3
309_C Eiland 4 7,50 -1,0 -4,5 -8,0 0,5
309_D Eiland 4 10,50 -0,8 -4,3 -7,8 0,7
309_E Eiland 4 13,50 -0,2 -3,7 -7,2 1,3

309_F Eiland 4 16,50 0,1 -3,4 -6,9 1,6
310_A Eiland 4 1,50 1,5 -1,9 -5,5 3,0
310_B Eiland 4 4,50 1,9 -1,6 -5,1 3,4
310_C Eiland 4 7,50 2,2 -1,3 -4,8 3,6
310_D Eiland 4 10,50 2,4 -1,1 -4,6 3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

310_E Eiland 4 13,50 2,7 -0,7 -4,3 4,2
310_F Eiland 4 16,50 3,6 0,2 -3,4 5,1
311_A Eiland 4 1,50 -1,7 -5,2 -8,7 -0,2
311_B Eiland 4 4,50 -1,3 -4,8 -8,4 0,1
311_C Eiland 4 7,50 -1,1 -4,6 -8,1 0,4

311_D Eiland 4 10,50 -0,9 -4,4 -7,9 0,6
311_E Eiland 4 13,50 -0,2 -3,7 -7,3 1,2
311_F Eiland 4 16,50 0,1 -3,4 -6,9 1,6
312_A Eiland 4 1,50 1,2 -2,3 -5,9 2,6
312_B Eiland 4 4,50 1,6 -1,9 -5,5 3,0

312_C Eiland 4 7,50 1,7 -1,8 -5,3 3,2
312_D Eiland 4 10,50 1,9 -1,6 -5,2 3,3
312_E Eiland 4 13,50 2,2 -1,3 -4,8 3,7
312_F Eiland 4 16,50 3,2 -0,2 -3,8 4,7
313_A Eiland 4 1,50 -1,2 -4,7 -8,3 0,2

313_B Eiland 4 4,50 -0,8 -4,3 -7,9 0,6
313_C Eiland 4 7,50 -0,5 -4,0 -7,5 1,0
313_D Eiland 4 10,50 0,1 -3,5 -7,0 1,5
313_E Eiland 4 13,50 1,3 -2,1 -5,7 2,8
313_F Eiland 4 16,50 2,4 -1,1 -4,7 3,8

314_A Eiland 4 1,50 -- -- -- --
314_B Eiland 4 4,50 -- -- -- --
314_C Eiland 4 7,50 -- -- -- --
314_D Eiland 4 10,50 -- -- -- --
314_E Eiland 4 13,50 -- -- -- --

314_F Eiland 4 16,50 -- -- -- --
315_A Eiland 4 1,50 -4,2 -7,5 -11,2 -2,7
315_B Eiland 4 4,50 -3,8 -7,2 -10,8 -2,3
315_C Eiland 4 7,50 -3,6 -7,0 -10,6 -2,1
315_D Eiland 4 10,50 -3,2 -6,6 -10,2 -1,7

315_E Eiland 4 13,50 -2,1 -5,5 -9,1 -0,6
315_F Eiland 4 16,50 -0,6 -4,0 -7,6 0,9
316_A Eiland 4 1,50 -- -- -- --
316_B Eiland 4 4,50 -- -- -- --
316_C Eiland 4 7,50 -- -- -- --

316_D Eiland 4 10,50 -- -- -- --
316_E Eiland 4 13,50 -- -- -- --
316_F Eiland 4 16,50 -- -- -- --
317_A Eiland 4 1,50 -- -- -- --
317_B Eiland 4 4,50 -- -- -- --

317_C Eiland 4 7,50 -- -- -- --
317_D Eiland 4 10,50 -- -- -- --
317_E Eiland 4 13,50 -- -- -- --
317_F Eiland 4 16,50 -- -- -- --
318_A Eiland 4 1,50 0,5 -2,9 -6,5 2,0

318_B Eiland 4 4,50 0,9 -2,5 -6,1 2,4
318_C Eiland 4 7,50 1,2 -2,3 -5,9 2,6
318_D Eiland 4 10,50 1,4 -2,1 -5,7 2,8
318_E Eiland 4 13,50 1,8 -1,7 -5,3 3,2
318_F Eiland 4 16,50 2,8 -0,6 -4,2 4,3

319_A Eiland 4 1,50 -0,4 -3,8 -7,4 1,1
319_B Eiland 4 4,50 0,1 -3,4 -7,0 1,5
319_C Eiland 4 7,50 0,4 -3,1 -6,6 1,9
319_D Eiland 4 10,50 0,9 -2,6 -6,2 2,3
319_E Eiland 4 13,50 1,9 -1,6 -5,2 3,3

319_F Eiland 4 16,50 4,4 1,1 -2,6 5,9
320_A Eiland 4 1,50 0,1 -3,4 -7,0 1,5
320_B Eiland 4 4,50 0,4 -3,1 -6,6 1,9
320_C Eiland 4 7,50 0,5 -2,9 -6,5 2,0
320_D Eiland 4 10,50 0,7 -2,8 -6,3 2,2

320_E Eiland 4 13,50 1,1 -2,4 -5,9 2,5
320_F Eiland 4 16,50 2,2 -1,2 -4,8 3,7
321_A Eiland 4 1,50 -0,2 -3,7 -7,2 1,2
321_B Eiland 4 4,50 0,2 -3,3 -6,8 1,7
321_C Eiland 4 7,50 0,4 -3,1 -6,6 1,9

321_D Eiland 4 10,50 0,6 -2,9 -6,4 2,1
321_E Eiland 4 13,50 1,0 -2,5 -6,0 2,5
321_F Eiland 4 16,50 2,2 -1,2 -4,8 3,7
322_A Eiland 4 1,50 -0,3 -3,7 -7,3 1,2
322_B Eiland 4 4,50 0,2 -3,3 -6,9 1,6
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

322_C Eiland 4 7,50 0,4 -3,1 -6,6 1,8
322_D Eiland 4 10,50 0,6 -2,9 -6,4 2,1
322_E Eiland 4 13,50 1,0 -2,5 -6,0 2,5
322_F Eiland 4 16,50 2,2 -1,2 -4,8 3,7
323_A Eiland 4 1,50 -0,8 -4,3 -7,8 0,7

323_B Eiland 4 4,50 -0,4 -3,9 -7,4 1,0
323_C Eiland 4 7,50 -0,2 -3,7 -7,2 1,3
323_D Eiland 4 10,50 0,0 -3,5 -7,0 1,5
323_E Eiland 4 13,50 0,4 -3,1 -6,6 1,9
323_F Eiland 4 16,50 1,8 -1,7 -5,3 3,2

324_A Eiland 4 1,50 0,7 -2,7 -6,3 2,2
324_B Eiland 4 4,50 1,1 -2,4 -5,9 2,5
324_C Eiland 4 7,50 1,3 -2,2 -5,7 2,8
324_D Eiland 4 10,50 1,6 -1,9 -5,4 3,0
324_E Eiland 4 13,50 2,0 -1,5 -5,1 3,4

324_F Eiland 4 16,50 3,0 -0,5 -4,0 4,4
325_A Eiland 4 1,50 -1,0 -4,4 -8,0 0,5
325_B Eiland 4 4,50 -0,5 -4,0 -7,5 1,0
325_C Eiland 4 7,50 -0,1 -3,6 -7,1 1,4
325_D Eiland 4 10,50 0,5 -3,0 -6,6 1,9

325_E Eiland 4 13,50 1,6 -1,9 -5,4 3,1
325_F Eiland 4 16,50 3,0 -0,4 -4,0 4,5
326_A Eiland 4 1,50 0,2 -3,3 -6,9 1,6
326_B Eiland 4 4,50 0,6 -2,9 -6,5 2,0
326_C Eiland 4 7,50 0,8 -2,7 -6,2 2,3

326_D Eiland 4 10,50 1,0 -2,5 -6,0 2,5
326_E Eiland 4 13,50 1,4 -2,1 -5,6 2,9
326_F Eiland 4 16,50 2,5 -0,9 -4,5 4,0
327_A Eiland 4 1,50 -0,5 -4,0 -7,5 1,0
327_B Eiland 4 4,50 -0,1 -3,6 -7,1 1,3

327_C Eiland 4 7,50 0,1 -3,4 -6,9 1,6
327_D Eiland 4 10,50 0,3 -3,2 -6,8 1,7
327_E Eiland 4 13,50 0,7 -2,8 -6,4 2,1
327_F Eiland 4 16,50 1,9 -1,5 -5,1 3,4
328_A Eiland 4 1,50 -4,4 -7,8 -11,4 -2,9

328_B Eiland 4 4,50 -4,1 -7,5 -11,1 -2,6
328_C Eiland 4 7,50 -3,9 -7,3 -10,9 -2,4
328_D Eiland 4 10,50 -3,5 -7,0 -10,6 -2,1
328_E Eiland 4 13,50 -2,6 -6,0 -9,6 -1,1
328_F Eiland 4 16,50 -0,6 -3,9 -7,6 0,9

329_A Eiland 4 1,50 -6,4 -9,8 -13,4 -4,9
329_B Eiland 4 4,50 -6,5 -9,8 -13,5 -5,0
329_C Eiland 4 7,50 -6,6 -9,9 -13,6 -5,1
329_D Eiland 4 10,50 -6,7 -10,0 -13,7 -5,2
329_E Eiland 4 13,50 -6,8 -10,1 -13,8 -5,3

329_F Eiland 4 16,50 -6,9 -10,2 -13,9 -5,4
330_A Eiland 4 1,50 -4,4 -7,8 -11,4 -2,9
330_B Eiland 4 4,50 -4,1 -7,5 -11,1 -2,6
330_C Eiland 4 7,50 -3,9 -7,3 -10,9 -2,4
330_D Eiland 4 10,50 -3,6 -7,0 -10,6 -2,1

330_E Eiland 4 13,50 -2,6 -6,0 -9,5 -1,1
330_F Eiland 4 16,50 -0,6 -3,9 -7,5 0,9
331_A Eiland 4 1,50 -5,3 -8,6 -12,2 -3,8
331_B Eiland 4 4,50 -5,2 -8,6 -12,2 -3,8
331_C Eiland 4 7,50 -5,3 -8,7 -12,3 -3,8

331_D Eiland 4 10,50 -5,5 -8,8 -12,4 -4,0
331_E Eiland 4 13,50 -5,6 -8,9 -12,5 -4,1
331_F Eiland 4 16,50 -5,7 -9,0 -12,7 -4,2
332_A Eiland 4 1,50 -4,0 -7,4 -11,0 -2,5
332_B Eiland 4 4,50 -3,6 -7,0 -10,6 -2,2

332_C Eiland 4 7,50 -3,3 -6,8 -10,3 -1,9
332_D Eiland 4 10,50 -2,8 -6,3 -9,9 -1,4
332_E Eiland 4 13,50 -1,7 -5,1 -8,7 -0,2
332_F Eiland 4 16,50 0,4 -3,0 -6,6 1,9
333_A Eiland 4 1,50 0,0 -3,2 -7,0 1,5

333_B Eiland 4 4,50 0,1 -3,1 -6,8 1,6
333_C Eiland 4 7,50 1,0 -2,3 -5,9 2,5
333_D Eiland 4 10,50 1,4 -2,0 -5,6 2,9
333_E Eiland 4 13,50 2,5 -1,0 -4,5 4,0
333_F Eiland 4 16,50 3,3 -0,2 -3,8 4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

334_A Eiland 4 1,50 -1,0 -4,2 -8,0 0,5
334_B Eiland 4 4,50 -0,9 -4,2 -7,9 0,6
334_C Eiland 4 7,50 0,0 -3,3 -6,9 1,5
334_D Eiland 4 10,50 0,4 -3,0 -6,6 1,9
334_E Eiland 4 13,50 1,4 -2,1 -5,6 2,9

334_F Eiland 4 16,50 2,4 -1,0 -4,6 3,9
335_A Eiland 4 1,50 -18,0 -21,5 -25,1 -16,6
335_B Eiland 4 4,50 -17,5 -21,0 -24,6 -16,1
335_C Eiland 4 7,50 -17,5 -21,0 -24,5 -16,0
335_D Eiland 4 10,50 -17,5 -21,0 -24,5 -16,0

335_E Eiland 4 13,50 -17,5 -21,0 -24,5 -16,0
335_F Eiland 4 16,50 -17,5 -21,0 -24,6 -16,1
336_A Eiland 4 1,50 -1,0 -4,2 -7,9 0,6
336_B Eiland 4 4,50 -0,9 -4,1 -7,8 0,7
336_C Eiland 4 7,50 0,1 -3,2 -6,8 1,6

336_D Eiland 4 10,50 0,5 -2,9 -6,5 1,9
336_E Eiland 4 13,50 1,3 -2,1 -5,7 2,8
336_F Eiland 4 16,50 2,5 -1,0 -4,5 4,0
337_A Eiland 4 1,50 -5,1 -8,5 -12,1 -3,6
337_B Eiland 4 4,50 -5,0 -8,4 -12,0 -3,5

337_C Eiland 4 7,50 -5,1 -8,4 -12,1 -3,6
337_D Eiland 4 10,50 -5,2 -8,6 -12,2 -3,7
337_E Eiland 4 13,50 -5,3 -8,7 -12,3 -3,8
337_F Eiland 4 16,50 -5,4 -8,8 -12,4 -3,9
338_A Eiland 4 1,50 -3,7 -7,1 -10,7 -2,2

338_B Eiland 4 4,50 -3,4 -6,8 -10,4 -1,9
338_C Eiland 4 7,50 -3,1 -6,6 -10,1 -1,7
338_D Eiland 4 10,50 -2,7 -6,2 -9,8 -1,3
338_E Eiland 4 13,50 -1,8 -5,3 -8,8 -0,4
338_F Eiland 4 16,50 -0,4 -3,8 -7,4 1,1

339_A Eiland 4 1,50 -3,6 -6,9 -10,6 -2,1
339_B Eiland 4 4,50 -3,3 -6,6 -10,3 -1,8
339_C Eiland 4 7,50 -3,1 -6,5 -10,1 -1,6
339_D Eiland 4 10,50 -2,7 -6,1 -9,7 -1,2
339_E Eiland 4 13,50 -1,7 -5,1 -8,7 -0,2

339_F Eiland 4 16,50 -0,2 -3,6 -7,2 1,3
340_A Eiland 4 1,50 -4,2 -7,5 -11,2 -2,7
340_B Eiland 4 4,50 -3,8 -7,2 -10,8 -2,4
340_C Eiland 4 7,50 -3,8 -7,2 -10,8 -2,3
340_D Eiland 4 10,50 -3,5 -6,9 -10,5 -2,1

340_E Eiland 4 13,50 -2,9 -6,3 -9,9 -1,4
340_F Eiland 4 16,50 -1,5 -4,9 -8,5 0,0
341_A Eiland 4 1,50 -4,2 -7,5 -11,1 -2,7
341_B Eiland 4 4,50 -3,9 -7,2 -10,8 -2,4
341_C Eiland 4 7,50 -3,8 -7,1 -10,7 -2,3

341_D Eiland 4 10,50 -3,5 -6,9 -10,5 -2,0
341_E Eiland 4 13,50 -2,9 -6,2 -9,9 -1,4
341_F Eiland 4 16,50 -1,5 -4,8 -8,5 0,0
342_A Eiland 4 1,50 -3,8 -7,2 -10,8 -2,3
342_B Eiland 4 4,50 -3,5 -6,8 -10,5 -2,0

342_C Eiland 4 7,50 -3,2 -6,6 -10,2 -1,7
342_D Eiland 4 10,50 -2,8 -6,2 -9,8 -1,3
342_E Eiland 4 13,50 -1,9 -5,3 -8,9 -0,4
342_F Eiland 4 16,50 -0,2 -3,6 -7,2 1,3
343_A Eiland 4 1,50 -4,0 -7,3 -11,0 -2,5

343_B Eiland 4 4,50 -3,7 -7,1 -10,7 -2,2
343_C Eiland 4 7,50 -3,8 -7,2 -10,8 -2,3
343_D Eiland 4 10,50 -3,9 -7,3 -10,9 -2,4
343_E Eiland 4 13,50 -4,0 -7,4 -11,0 -2,5
343_F Eiland 4 16,50 -4,1 -7,5 -11,1 -2,6

344_A Eiland 4 1,50 -4,2 -7,6 -11,2 -2,7
344_B Eiland 4 4,50 -3,9 -7,3 -10,9 -2,4
344_C Eiland 4 7,50 -3,6 -7,0 -10,6 -2,1
344_D Eiland 4 10,50 -3,1 -6,5 -10,1 -1,6
344_E Eiland 4 13,50 -1,7 -5,2 -8,8 -0,3

344_F Eiland 4 16,50 0,3 -3,1 -6,7 1,8
345_A Eiland 4 1,50 -3,6 -7,0 -10,6 -2,1
345_B Eiland 4 4,50 -3,4 -6,7 -10,4 -1,9
345_C Eiland 4 7,50 -3,3 -6,7 -10,3 -1,8
345_D Eiland 4 10,50 -3,1 -6,5 -10,1 -1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

345_E Eiland 4 13,50 -2,4 -5,8 -9,4 -1,0
345_F Eiland 4 16,50 -1,1 -4,5 -8,1 0,4
346_A Eiland 4 1,50 -4,2 -7,6 -11,2 -2,7
346_B Eiland 4 4,50 -3,9 -7,3 -10,9 -2,4
346_C Eiland 4 7,50 -3,7 -7,1 -10,7 -2,3

346_D Eiland 4 10,50 -3,4 -6,8 -10,4 -1,9
346_E Eiland 4 13,50 -2,3 -5,7 -9,3 -0,8
346_F Eiland 4 16,50 -1,0 -4,3 -8,0 0,5
347_A Eiland 5 1,50 -0,1 -3,4 -7,1 1,4
347_B Eiland 5 4,50 0,0 -3,4 -7,0 1,5

347_C Eiland 5 7,50 0,6 -2,8 -6,4 2,1
347_D Eiland 5 10,50 0,8 -2,7 -6,2 2,2
347_E Eiland 5 13,50 1,0 -2,5 -6,0 2,5
347_F Eiland 5 16,50 1,1 -2,4 -6,0 2,5
348_A Eiland 5 1,50 -3,0 -6,4 -10,0 -1,5

348_B Eiland 5 4,50 -2,5 -6,0 -9,5 -1,0
348_C Eiland 5 7,50 -2,3 -5,8 -9,3 -0,8
348_D Eiland 5 10,50 -2,0 -5,5 -9,0 -0,5
348_E Eiland 5 13,50 -1,6 -5,1 -8,6 -0,1
348_F Eiland 5 16,50 -0,1 -3,5 -7,1 1,4

349_A Eiland 5 1,50 -0,5 -3,8 -7,5 1,0
349_B Eiland 5 4,50 -0,2 -3,6 -7,2 1,3
349_C Eiland 5 7,50 0,2 -3,2 -6,8 1,7
349_D Eiland 5 10,50 0,6 -2,9 -6,4 2,0
349_E Eiland 5 13,50 0,8 -2,7 -6,2 2,3

349_F Eiland 5 16,50 0,9 -2,6 -6,1 2,3
350_A Eiland 5 1,50 -1,3 -4,8 -8,3 0,2
350_B Eiland 5 4,50 -0,8 -4,3 -7,9 0,6
350_C Eiland 5 7,50 -0,5 -4,0 -7,5 1,0
350_D Eiland 5 10,50 -0,3 -3,8 -7,3 1,2

350_E Eiland 5 13,50 0,0 -3,5 -7,0 1,5
350_F Eiland 5 16,50 1,2 -2,2 -5,8 2,7
351_A Eiland 5 1,50 0,7 -2,6 -6,3 2,2
351_B Eiland 5 4,50 1,2 -2,2 -5,8 2,7
351_C Eiland 5 7,50 1,6 -1,9 -5,5 3,0

351_D Eiland 5 10,50 1,8 -1,7 -5,2 3,3
351_E Eiland 5 13,50 2,0 -1,5 -5,0 3,5
351_F Eiland 5 16,50 2,1 -1,4 -4,9 3,6
352_A Eiland 5 1,50 -1,9 -5,4 -9,0 -0,5
352_B Eiland 5 4,50 -1,4 -4,9 -8,4 0,1

352_C Eiland 5 7,50 -1,2 -4,8 -8,3 0,2
352_D Eiland 5 10,50 -1,1 -4,6 -8,1 0,4
352_E Eiland 5 13,50 -0,8 -4,3 -7,9 0,6
352_F Eiland 5 16,50 0,4 -3,0 -6,6 1,9
353_A Eiland 5 1,50 -- -- -- --

353_B Eiland 5 4,50 -- -- -- --
353_C Eiland 5 7,50 -- -- -- --
353_D Eiland 5 10,50 -- -- -- --
353_E Eiland 5 13,50 -- -- -- --
353_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --

354_A Eiland 5 1,50 -2,2 -5,6 -9,2 -0,7
354_B Eiland 5 4,50 -1,6 -5,1 -8,6 -0,2
354_C Eiland 5 7,50 -1,4 -4,9 -8,4 0,1
354_D Eiland 5 10,50 -1,2 -4,7 -8,2 0,3
354_E Eiland 5 13,50 -0,9 -4,4 -7,9 0,5

354_F Eiland 5 16,50 0,4 -3,0 -6,6 1,9
355_A Eiland 5 1,50 0,7 -2,7 -6,3 2,2
355_B Eiland 5 4,50 0,9 -2,5 -6,1 2,4
355_C Eiland 5 7,50 1,4 -2,1 -5,7 2,8
355_D Eiland 5 10,50 1,7 -1,8 -5,3 3,2

355_E Eiland 5 13,50 2,2 -1,3 -4,9 3,6
355_F Eiland 5 16,50 2,2 -1,3 -4,8 3,7
356_A Eiland 5 1,50 -0,6 -4,0 -7,6 0,9
356_B Eiland 5 4,50 -0,1 -3,6 -7,1 1,4
356_C Eiland 5 7,50 0,2 -3,3 -6,8 1,6

356_D Eiland 5 10,50 0,5 -3,1 -6,6 1,9
356_E Eiland 5 13,50 0,7 -2,8 -6,3 2,2
356_F Eiland 5 16,50 1,9 -1,6 -5,2 3,3
357_A Eiland 5 1,50 -0,9 -4,3 -7,9 0,6
357_B Eiland 5 4,50 -0,6 -4,0 -7,6 0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

357_C Eiland 5 7,50 -0,1 -3,5 -7,1 1,4
357_D Eiland 5 10,50 0,2 -3,3 -6,9 1,6
357_E Eiland 5 13,50 0,5 -3,0 -6,5 2,0
357_F Eiland 5 16,50 1,7 -1,7 -5,3 3,2
358_A Eiland 5 1,50 -1,4 -4,8 -8,4 0,1

358_B Eiland 5 4,50 -1,1 -4,5 -8,1 0,4
358_C Eiland 5 7,50 -0,7 -4,2 -7,8 0,7
358_D Eiland 5 10,50 -0,5 -4,0 -7,5 1,0
358_E Eiland 5 13,50 -0,2 -3,7 -7,2 1,3
358_F Eiland 5 16,50 1,1 -2,3 -5,9 2,6

359_A Eiland 5 1,50 -1,1 -4,5 -8,1 0,4
359_B Eiland 5 4,50 -0,8 -4,2 -7,8 0,7
359_C Eiland 5 7,50 -0,4 -3,8 -7,4 1,1
359_D Eiland 5 10,50 -0,1 -3,5 -7,1 1,4
359_E Eiland 5 13,50 0,4 -3,1 -6,6 1,8

359_F Eiland 5 16,50 1,6 -1,8 -5,4 3,1
360_A Eiland 5 1,50 -0,7 -4,2 -7,8 0,7
360_B Eiland 5 4,50 -0,3 -3,7 -7,3 1,2
360_C Eiland 5 7,50 0,0 -3,5 -7,0 1,5
360_D Eiland 5 10,50 0,2 -3,4 -6,9 1,6

360_E Eiland 5 13,50 0,4 -3,1 -6,6 1,9
360_F Eiland 5 16,50 1,7 -1,8 -5,4 3,1
361_A Eiland 5 1,50 -0,1 -3,4 -7,1 1,4
361_B Eiland 5 4,50 0,2 -3,2 -6,8 1,7
361_C Eiland 5 7,50 0,6 -2,9 -6,5 2,0

361_D Eiland 5 10,50 0,8 -2,7 -6,3 2,2
361_E Eiland 5 13,50 1,1 -2,4 -6,0 2,5
361_F Eiland 5 16,50 2,3 -1,2 -4,7 3,7
362_A Eiland 5 1,50 -1,7 -5,1 -8,7 -0,2
362_B Eiland 5 4,50 -1,1 -4,6 -8,1 0,4

362_C Eiland 5 7,50 -0,9 -4,4 -7,9 0,6
362_D Eiland 5 10,50 -0,7 -4,3 -7,8 0,7
362_E Eiland 5 13,50 -0,5 -4,0 -7,5 1,0
362_F Eiland 5 16,50 1,0 -2,5 -6,0 2,4
363_A Eiland 5 1,50 0,1 -3,3 -6,9 1,6

363_B Eiland 5 4,50 0,5 -2,9 -6,5 2,0
363_C Eiland 5 7,50 0,9 -2,6 -6,1 2,3
363_D Eiland 5 10,50 1,1 -2,4 -5,9 2,6
363_E Eiland 5 13,50 1,5 -2,0 -5,6 2,9
363_F Eiland 5 16,50 2,6 -0,9 -4,4 4,0

364_A Eiland 5 1,50 -1,6 -5,1 -8,6 -0,2
364_B Eiland 5 4,50 -1,2 -4,7 -8,2 0,3
364_C Eiland 5 7,50 -1,0 -4,5 -8,0 0,5
364_D Eiland 5 10,50 -0,7 -4,2 -7,8 0,7
364_E Eiland 5 13,50 -0,3 -3,8 -7,3 1,1

364_F Eiland 5 16,50 1,1 -2,4 -5,9 2,6
365_A Eiland 5 1,50 -5,8 -9,1 -12,8 -4,3
365_B Eiland 5 4,50 -5,0 -8,4 -12,0 -3,5
365_C Eiland 5 7,50 -4,7 -8,1 -11,7 -3,3
365_D Eiland 5 10,50 -4,3 -7,7 -11,3 -2,8

365_E Eiland 5 13,50 -3,6 -7,0 -10,6 -2,1
365_F Eiland 5 16,50 -4,1 -7,5 -11,1 -2,6
366_A Eiland 5 1,50 -6,7 -10,0 -13,7 -5,2
366_B Eiland 5 4,50 -6,1 -9,4 -13,1 -4,6
366_C Eiland 5 7,50 -6,1 -9,4 -13,1 -4,6

366_D Eiland 5 10,50 -6,1 -9,5 -13,1 -4,6
366_E Eiland 5 13,50 -6,2 -9,6 -13,2 -4,7
366_F Eiland 5 16,50 -6,2 -9,6 -13,2 -4,8
367_A Eiland 5 1,50 -6,3 -9,6 -13,2 -4,8
367_B Eiland 5 4,50 -5,5 -8,9 -12,5 -4,0

367_C Eiland 5 7,50 -5,2 -8,6 -12,2 -3,7
367_D Eiland 5 10,50 -4,7 -8,1 -11,7 -3,2
367_E Eiland 5 13,50 -4,0 -7,4 -11,0 -2,5
367_F Eiland 5 16,50 -4,5 -7,8 -11,5 -3,0
368_A Eiland 5 1,50 -6,6 -9,9 -13,6 -5,1

368_B Eiland 5 4,50 -6,0 -9,3 -13,0 -4,5
368_C Eiland 5 7,50 -6,0 -9,3 -13,0 -4,5
368_D Eiland 5 10,50 -6,0 -9,4 -13,0 -4,5
368_E Eiland 5 13,50 -6,1 -9,4 -13,1 -4,6
368_F Eiland 5 16,50 -6,1 -9,5 -13,1 -4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

369_A Eiland 5 1,50 -5,7 -9,1 -12,7 -4,2
369_B Eiland 5 4,50 -5,0 -8,4 -12,0 -3,5
369_C Eiland 5 7,50 -4,6 -8,0 -11,6 -3,2
369_D Eiland 5 10,50 -4,0 -7,4 -11,0 -2,5
369_E Eiland 5 13,50 -3,0 -6,4 -10,0 -1,6

369_F Eiland 5 16,50 -4,0 -7,4 -11,0 -2,5
370_A Eiland 5 1,50 -16,9 -20,2 -23,9 -15,4
370_B Eiland 5 4,50 -16,1 -19,6 -23,1 -14,6
370_C Eiland 5 7,50 -16,0 -19,5 -23,0 -14,5
370_D Eiland 5 10,50 -16,0 -19,5 -23,0 -14,5

370_E Eiland 5 13,50 -16,0 -19,5 -23,0 -14,6
370_F Eiland 5 16,50 -16,0 -19,6 -23,1 -14,6
371_A Eiland 5 1,50 1,3 -2,1 -5,7 2,8
371_B Eiland 5 4,50 1,8 -1,6 -5,2 3,3
371_C Eiland 5 7,50 2,0 -1,5 -5,1 3,4

371_D Eiland 5 10,50 2,4 -1,1 -4,7 3,8
371_E Eiland 5 13,50 2,6 -0,9 -4,4 4,0
371_F Eiland 5 16,50 2,7 -0,8 -4,4 4,1
372_A Eiland 5 1,50 -12,7 -16,1 -19,7 -11,2
372_B Eiland 5 4,50 -12,0 -15,4 -19,0 -10,5

372_C Eiland 5 7,50 -11,9 -15,4 -18,9 -10,5
372_D Eiland 5 10,50 -11,9 -15,4 -18,9 -10,5
372_E Eiland 5 13,50 -12,0 -15,4 -19,0 -10,5
372_F Eiland 5 16,50 -12,0 -15,5 -19,0 -10,5
373_A Eiland 5 1,50 -5,9 -9,2 -12,9 -4,4

373_B Eiland 5 4,50 -5,1 -8,5 -12,1 -3,6
373_C Eiland 5 7,50 -4,8 -8,2 -11,8 -3,3
373_D Eiland 5 10,50 -4,1 -7,5 -11,1 -2,6
373_E Eiland 5 13,50 -2,9 -6,3 -9,9 -1,4
373_F Eiland 5 16,50 -4,1 -7,5 -11,1 -2,6

374_A Eiland 5 1,50 -6,4 -9,7 -13,4 -4,9
374_B Eiland 5 4,50 -5,8 -9,1 -12,8 -4,3
374_C Eiland 5 7,50 -5,8 -9,2 -12,8 -4,3
374_D Eiland 5 10,50 -5,8 -9,2 -12,8 -4,4
374_E Eiland 5 13,50 -5,9 -9,3 -12,9 -4,4

374_F Eiland 5 16,50 -8,1 -11,5 -15,1 -6,6
375_A Eiland 5 1,50 -6,3 -9,6 -13,2 -4,7
375_B Eiland 5 4,50 -5,5 -8,9 -12,5 -4,0
375_C Eiland 5 7,50 -5,2 -8,6 -12,2 -3,8
375_D Eiland 5 10,50 -4,7 -8,1 -11,7 -3,2

375_E Eiland 5 13,50 -3,8 -7,2 -10,8 -2,4
375_F Eiland 5 16,50 -4,2 -7,6 -11,2 -2,7
376_A Eiland 5 1,50 -6,1 -9,3 -13,0 -4,5
376_B Eiland 5 4,50 -5,4 -8,8 -12,4 -3,9
376_C Eiland 5 7,50 -5,4 -8,8 -12,4 -3,9

376_D Eiland 5 10,50 -5,5 -8,9 -12,5 -4,0
376_E Eiland 5 13,50 -5,5 -8,9 -12,5 -4,0
376_F Eiland 5 16,50 -8,1 -11,5 -15,1 -6,6
377_A Eiland 5 1,50 -6,1 -9,4 -13,1 -4,6
377_B Eiland 5 4,50 -5,4 -8,8 -12,4 -3,9

377_C Eiland 5 7,50 -5,3 -8,7 -12,3 -3,8
377_D Eiland 5 10,50 -5,1 -8,5 -12,1 -3,6
377_E Eiland 5 13,50 -5,1 -8,5 -12,1 -3,6
377_F Eiland 5 16,50 -7,2 -10,6 -14,2 -5,7
378_A Eiland 5 1,50 -7,6 -10,8 -14,5 -6,0

378_B Eiland 5 4,50 -7,0 -10,3 -13,9 -5,5
378_C Eiland 5 7,50 -6,9 -10,3 -13,9 -5,5
378_D Eiland 5 10,50 -7,0 -10,4 -14,0 -5,5
378_E Eiland 5 13,50 -7,1 -10,5 -14,1 -5,6
378_F Eiland 5 16,50 -7,5 -10,9 -14,5 -6,0

379_A Eiland 5 1,50 -6,6 -9,9 -13,5 -5,0
379_B Eiland 5 4,50 -5,8 -9,2 -12,8 -4,3
379_C Eiland 5 7,50 -5,5 -8,9 -12,5 -4,0
379_D Eiland 5 10,50 -5,0 -8,4 -12,0 -3,5
379_E Eiland 5 13,50 -4,2 -7,6 -11,2 -2,7

379_F Eiland 5 16,50 -4,7 -8,1 -11,7 -3,2
380_A Eiland 5 1,50 -6,8 -10,1 -13,8 -5,3
380_B Eiland 5 4,50 -6,2 -9,6 -13,2 -4,7
380_C Eiland 5 7,50 -6,2 -9,6 -13,2 -4,7
380_D Eiland 5 10,50 -6,3 -9,6 -13,2 -4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

380_E Eiland 5 13,50 -6,3 -9,7 -13,3 -4,8
380_F Eiland 5 16,50 -6,4 -9,8 -13,4 -4,9
381_A Eiland 5 1,50 -6,4 -9,7 -13,4 -4,9
381_B Eiland 5 4,50 -5,7 -9,0 -12,7 -4,2
381_C Eiland 5 7,50 -5,4 -8,8 -12,4 -3,9

381_D Eiland 5 10,50 -4,8 -8,2 -11,8 -3,4
381_E Eiland 5 13,50 -4,0 -7,4 -11,0 -2,5
381_F Eiland 5 16,50 -4,5 -7,8 -11,5 -3,0
382_A Eiland 5 1,50 -7,2 -10,5 -14,2 -5,7
382_B Eiland 5 4,50 -6,6 -10,0 -13,6 -5,1

382_C Eiland 5 7,50 -6,6 -10,0 -13,6 -5,1
382_D Eiland 5 10,50 -6,7 -10,0 -13,7 -5,2
382_E Eiland 5 13,50 -6,7 -10,1 -13,7 -5,3
382_F Eiland 5 16,50 -6,8 -10,2 -13,8 -5,3
383_A Eiland 5 1,50 -6,3 -9,7 -13,3 -4,8

383_B Eiland 5 4,50 -6,2 -9,6 -13,2 -4,7
383_C Eiland 5 7,50 -6,0 -9,4 -13,0 -4,6
383_D Eiland 5 10,50 -5,6 -9,1 -12,6 -4,2
383_E Eiland 5 13,50 -4,4 -7,8 -11,4 -2,9
383_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --

384_A Eiland 5 1,50 -16,5 -19,9 -23,5 -15,1
384_B Eiland 5 4,50 -16,5 -19,9 -23,5 -15,0
384_C Eiland 5 7,50 -16,5 -19,9 -23,5 -15,0
384_D Eiland 5 10,50 -16,5 -19,9 -23,5 -15,0
384_E Eiland 5 13,50 -16,5 -20,0 -23,5 -15,1

384_F Eiland 5 16,50 -16,6 -20,0 -23,6 -15,1
385_A Eiland 5 1,50 -6,1 -9,5 -13,1 -4,6
385_B Eiland 5 4,50 -6,0 -9,4 -13,0 -4,6
385_C Eiland 5 7,50 -5,9 -9,3 -12,9 -4,4
385_D Eiland 5 10,50 -5,5 -8,9 -12,5 -4,0

385_E Eiland 5 13,50 -4,2 -7,6 -11,2 -2,7
385_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
386_A Eiland 5 1,50 -- -- -- --
386_B Eiland 5 4,50 -- -- -- --
386_C Eiland 5 7,50 -- -- -- --

386_D Eiland 5 10,50 -- -- -- --
386_E Eiland 5 13,50 -- -- -- --
386_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
387_A Eiland 5 1,50 -6,6 -10,0 -13,6 -5,1
387_B Eiland 5 4,50 -6,4 -9,8 -13,4 -4,9

387_C Eiland 5 7,50 -6,3 -9,7 -13,3 -4,8
387_D Eiland 5 10,50 -5,9 -9,3 -12,9 -4,4
387_E Eiland 5 13,50 -4,5 -7,9 -11,5 -3,1
387_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
388_A Eiland 5 1,50 -10,5 -13,8 -17,5 -9,0

388_B Eiland 5 4,50 -9,9 -13,4 -17,0 -8,5
388_C Eiland 5 7,50 -9,9 -13,3 -16,9 -8,4
388_D Eiland 5 10,50 -9,9 -13,4 -16,9 -8,4
388_E Eiland 5 13,50 -9,9 -13,4 -17,0 -8,5
388_F Eiland 5 16,50 -10,0 -13,4 -17,0 -8,5

389_A Eiland 5 1,50 -6,4 -9,8 -13,4 -4,9
389_B Eiland 5 4,50 -6,3 -9,7 -13,3 -4,8
389_C Eiland 5 7,50 -6,2 -9,6 -13,2 -4,7
389_D Eiland 5 10,50 -5,8 -9,2 -12,8 -4,3
389_E Eiland 5 13,50 -4,5 -7,9 -11,5 -3,0

389_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
390_A Eiland 5 1,50 -11,7 -15,1 -18,7 -10,2
390_B Eiland 5 4,50 -11,6 -15,1 -18,6 -10,2
390_C Eiland 5 7,50 -11,6 -15,1 -18,6 -10,2
390_D Eiland 5 10,50 -11,7 -15,1 -18,7 -10,2

390_E Eiland 5 13,50 -11,7 -15,1 -18,7 -10,2
390_F Eiland 5 16,50 -11,7 -15,2 -18,7 -10,3
391_A Eiland 5 1,50 -7,6 -10,9 -14,6 -6,1
391_B Eiland 5 4,50 -7,5 -10,8 -14,5 -6,0
391_C Eiland 5 7,50 -7,5 -10,9 -14,5 -6,0

391_D Eiland 5 10,50 -7,6 -10,9 -14,6 -6,1
391_E Eiland 5 13,50 -7,6 -11,0 -14,6 -6,2
391_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
392_A Eiland 5 1,50 -7,9 -11,3 -14,9 -6,4
392_B Eiland 5 4,50 -7,8 -11,2 -14,8 -6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

392_C Eiland 5 7,50 -7,9 -11,2 -14,9 -6,4
392_D Eiland 5 10,50 -8,0 -11,3 -14,9 -6,5
392_E Eiland 5 13,50 -8,0 -11,4 -15,0 -6,5
392_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
393_A Eiland 5 1,50 -6,5 -9,9 -13,5 -5,0

393_B Eiland 5 4,50 -6,3 -9,7 -13,3 -4,8
393_C Eiland 5 7,50 -6,4 -9,8 -13,4 -4,9
393_D Eiland 5 10,50 -6,5 -9,9 -13,5 -5,0
393_E Eiland 5 13,50 -6,5 -9,9 -13,5 -5,1
393_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --

394_A Eiland 5 1,50 -8,0 -11,4 -15,0 -6,5
394_B Eiland 5 4,50 -7,9 -11,3 -14,9 -6,4
394_C Eiland 5 7,50 -8,0 -11,4 -15,0 -6,5
394_D Eiland 5 10,50 -8,1 -11,5 -15,1 -6,6
394_E Eiland 5 13,50 -8,1 -11,5 -15,1 -6,7

394_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
395_A Eiland 5 1,50 -8,1 -11,5 -15,1 -6,7
395_B Eiland 5 4,50 -8,0 -11,4 -15,0 -6,6
395_C Eiland 5 7,50 -8,1 -11,5 -15,1 -6,6
395_D Eiland 5 10,50 -8,2 -11,6 -15,2 -6,7

395_E Eiland 5 13,50 -8,2 -11,7 -15,2 -6,8
395_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
396_A Eiland 5 1,50 -7,7 -11,0 -14,7 -6,2
396_B Eiland 5 4,50 -7,6 -10,9 -14,6 -6,1
396_C Eiland 5 7,50 -7,6 -11,0 -14,6 -6,1

396_D Eiland 5 10,50 -7,7 -11,1 -14,7 -6,2
396_E Eiland 5 13,50 -7,8 -11,1 -14,8 -6,3
396_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
397_A Eiland 5 1,50 -6,0 -9,4 -13,0 -4,5
397_B Eiland 5 4,50 -5,9 -9,3 -12,9 -4,4

397_C Eiland 5 7,50 -5,8 -9,2 -12,8 -4,3
397_D Eiland 5 10,50 -5,4 -8,8 -12,4 -3,9
397_E Eiland 5 13,50 -4,0 -7,4 -11,0 -2,6
397_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
398_A Eiland 5 1,50 -7,8 -11,2 -14,8 -6,3

398_B Eiland 5 4,50 -7,7 -11,1 -14,7 -6,2
398_C Eiland 5 7,50 -7,8 -11,1 -14,7 -6,3
398_D Eiland 5 10,50 -7,8 -11,2 -14,8 -6,3
398_E Eiland 5 13,50 -7,9 -11,3 -14,9 -6,4
398_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --

399_A Eiland 5 1,50 -5,9 -9,3 -12,9 -4,4
399_B Eiland 5 4,50 -5,8 -9,2 -12,8 -4,3
399_C Eiland 5 7,50 -5,6 -9,0 -12,6 -4,2
399_D Eiland 5 10,50 -4,9 -8,4 -11,9 -3,5
399_E Eiland 5 13,50 -4,9 -8,3 -11,9 -3,4

399_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --
400_A Eiland 5 1,50 0,9 -2,5 -6,1 2,3
400_B Eiland 5 4,50 1,6 -1,8 -5,4 3,1
400_C Eiland 5 7,50 1,8 -1,7 -5,2 3,3
400_D Eiland 5 10,50 1,9 -1,6 -5,2 3,3

400_E Eiland 5 13,50 1,9 -1,6 -5,1 3,4
400_F Eiland 5 16,50 2,0 -1,6 -5,1 3,4
401_A Eiland 5 1,50 -3,7 -7,0 -10,7 -2,2
401_B Eiland 5 4,50 -2,9 -6,3 -9,9 -1,4
401_C Eiland 5 7,50 -2,9 -6,4 -9,9 -1,4

401_D Eiland 5 10,50 -2,6 -6,1 -9,6 -1,2
401_E Eiland 5 13,50 -1,9 -5,3 -8,9 -0,4
401_F Eiland 5 16,50 -1,0 -4,5 -8,0 0,4
402_A Eiland 5 1,50 -0,6 -3,9 -7,6 0,9
402_B Eiland 5 4,50 0,2 -3,2 -6,8 1,7

402_C Eiland 5 7,50 0,4 -3,1 -6,7 1,8
402_D Eiland 5 10,50 0,6 -2,9 -6,5 2,0
402_E Eiland 5 13,50 0,6 -2,9 -6,4 2,1
402_F Eiland 5 16,50 0,6 -2,9 -6,4 2,1
403_A Eiland 5 1,50 -2,0 -5,4 -9,0 -0,5

403_B Eiland 5 4,50 -1,2 -4,6 -8,2 0,3
403_C Eiland 5 7,50 -1,6 -5,2 -8,7 -0,2
403_D Eiland 5 10,50 -1,4 -5,0 -8,5 0,0
403_E Eiland 5 13,50 -0,8 -4,4 -7,9 0,6
403_F Eiland 5 16,50 -0,1 -3,5 -7,1 1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

404_A Eiland 5 1,50 -0,8 -4,2 -7,8 0,7
404_B Eiland 5 4,50 0,0 -3,5 -7,1 1,4
404_C Eiland 5 7,50 0,2 -3,3 -6,9 1,6
404_D Eiland 5 10,50 0,4 -3,1 -6,7 1,8
404_E Eiland 5 13,50 0,4 -3,1 -6,6 1,9

404_F Eiland 5 16,50 0,5 -3,0 -6,6 1,9
405_A Eiland 5 1,50 -2,6 -6,0 -9,6 -1,2
405_B Eiland 5 4,50 -1,8 -5,3 -8,9 -0,4
405_C Eiland 5 7,50 -1,6 -5,1 -8,6 -0,1
405_D Eiland 5 10,50 -1,3 -4,8 -8,4 0,1

405_E Eiland 5 13,50 -0,6 -4,1 -7,6 0,9
405_F Eiland 5 16,50 -0,1 -3,6 -7,1 1,4
406_A Eiland 5 1,50 -1,7 -5,1 -8,7 -0,2
406_B Eiland 5 4,50 -1,0 -4,4 -8,0 0,5
406_C Eiland 5 7,50 -0,6 -4,1 -7,7 0,8

406_D Eiland 5 10,50 -0,5 -4,0 -7,6 0,9
406_E Eiland 5 13,50 -0,6 -4,1 -7,6 0,9
406_F Eiland 5 16,50 -0,6 -4,1 -7,7 0,8
407_A Eiland 5 1,50 -2,5 -5,9 -9,5 -1,0
407_B Eiland 5 4,50 -1,7 -5,2 -8,7 -0,2

407_C Eiland 5 7,50 -1,4 -5,0 -8,5 0,0
407_D Eiland 5 10,50 -1,2 -4,7 -8,2 0,3
407_E Eiland 5 13,50 -0,6 -4,0 -7,6 0,9
407_F Eiland 5 16,50 0,0 -3,5 -7,0 1,5
408_A Eiland 5 1,50 -1,0 -4,4 -8,0 0,5

408_B Eiland 5 4,50 -0,2 -3,7 -7,2 1,3
408_C Eiland 5 7,50 0,0 -3,5 -7,0 1,5
408_D Eiland 5 10,50 0,2 -3,3 -6,8 1,7
408_E Eiland 5 13,50 0,3 -3,2 -6,8 1,7
408_F Eiland 5 16,50 0,3 -3,2 -6,7 1,8

409_A Eiland 5 1,50 0,2 -3,2 -6,8 1,7
409_B Eiland 5 4,50 0,9 -2,5 -6,1 2,4
409_C Eiland 5 7,50 1,1 -2,4 -5,9 2,6
409_D Eiland 5 10,50 1,3 -2,2 -5,7 2,8
409_E Eiland 5 13,50 1,4 -2,2 -5,7 2,8

409_F Eiland 5 16,50 1,4 -2,1 -5,6 2,9
410_A Eiland 5 1,50 -1,9 -5,2 -8,9 -0,4
410_B Eiland 5 4,50 -1,0 -4,5 -8,1 0,4
410_C Eiland 5 7,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,8
410_D Eiland 5 10,50 -0,3 -3,9 -7,4 1,1

410_E Eiland 5 13,50 0,2 -3,3 -6,8 1,7
410_F Eiland 5 16,50 0,7 -2,7 -6,3 2,2
411_A Eiland 5 1,50 -1,4 -4,7 -8,3 0,1
411_B Eiland 5 4,50 -0,5 -4,0 -7,6 0,9
411_C Eiland 5 7,50 -0,3 -3,8 -7,4 1,1

411_D Eiland 5 10,50 -0,3 -3,8 -7,3 1,2
411_E Eiland 5 13,50 -0,2 -3,7 -7,2 1,2
411_F Eiland 5 16,50 -0,2 -3,7 -7,2 1,3
412_A Eiland 5 1,50 -1,8 -5,2 -8,8 -0,3
412_B Eiland 5 4,50 -1,0 -4,5 -8,0 0,5

412_C Eiland 5 7,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,7
412_D Eiland 5 10,50 -0,5 -4,0 -7,5 1,0
412_E Eiland 5 13,50 0,0 -3,5 -7,0 1,5
412_F Eiland 5 16,50 0,7 -2,8 -6,4 2,1
413_A Eiland 5 1,50 -2,1 -5,5 -9,1 -0,6

413_B Eiland 5 4,50 -1,3 -4,8 -8,4 0,1
413_C Eiland 5 7,50 -1,0 -4,5 -8,0 0,5
413_D Eiland 5 10,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,8
413_E Eiland 5 13,50 -0,4 -3,9 -7,4 1,1
413_F Eiland 5 16,50 -0,4 -3,9 -7,4 1,1

414_A Eiland 5 1,50 0,5 -2,9 -6,5 1,9
414_B Eiland 5 4,50 1,2 -2,2 -5,8 2,7
414_C Eiland 5 7,50 1,5 -2,0 -5,5 3,0
414_D Eiland 5 10,50 1,7 -1,8 -5,3 3,2
414_E Eiland 5 13,50 2,0 -1,5 -5,0 3,5

414_F Eiland 5 16,50 2,7 -0,7 -4,3 4,2
415_A Eiland 5 1,50 -1,7 -5,1 -8,7 -0,2
415_B Eiland 5 4,50 -0,9 -4,3 -7,9 0,6
415_C Eiland 5 7,50 -1,2 -4,8 -8,2 0,2
415_D Eiland 5 10,50 -1,0 -4,6 -8,1 0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

415_E Eiland 5 13,50 -0,5 -4,0 -7,5 1,0
415_F Eiland 5 16,50 0,2 -3,3 -6,8 1,6
416_A Eiland 5 1,50 -2,8 -6,2 -9,8 -1,3
416_B Eiland 5 4,50 -2,0 -5,5 -9,0 -0,5
416_C Eiland 5 7,50 -1,7 -5,2 -8,7 -0,3

416_D Eiland 5 10,50 -1,5 -5,0 -8,5 0,0
416_E Eiland 5 13,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,8
416_F Eiland 5 16,50 -0,2 -3,7 -7,2 1,3
417_A Eiland 5 1,50 -3,9 -7,2 -10,9 -2,4
417_B Eiland 5 4,50 -3,0 -6,5 -10,0 -1,6

417_C Eiland 5 7,50 -2,7 -6,3 -9,8 -1,3
417_D Eiland 5 10,50 -2,5 -6,0 -9,5 -1,0
417_E Eiland 5 13,50 -1,8 -5,3 -8,8 -0,3
417_F Eiland 5 16,50 -0,9 -4,4 -7,9 0,5
418_A Eiland 5 1,50 -- -- -- --

418_B Eiland 5 4,50 -- -- -- --
418_C Eiland 5 7,50 -- -- -- --
418_D Eiland 5 10,50 -- -- -- --
418_E Eiland 5 13,50 -- -- -- --
418_F Eiland 5 16,50 -- -- -- --

419_A Eiland 5 1,50 -- -- -- --
419_B Eiland 5 4,50 -- -- -- --
420_A Eiland 5 1,50 -6,5 -9,7 -13,4 -4,9
420_B Eiland 5 4,50 -5,5 -8,8 -12,5 -4,0
421_A Eiland 5 1,50 -1,9 -5,2 -8,8 -0,4

421_B Eiland 5 4,50 -1,0 -4,4 -8,0 0,5
422_A Eiland 5 1,50 -5,0 -8,3 -11,9 -3,5
422_B Eiland 5 4,50 -3,9 -7,3 -10,9 -2,4
423_A Eiland 6 1,50 -2,5 -5,8 -9,5 -1,0
423_B Eiland 6 4,50 -1,7 -5,2 -8,8 -0,3

423_C Eiland 6 7,50 -1,5 -5,0 -8,5 0,0
423_D Eiland 6 10,50 -1,7 -5,3 -8,8 -0,3
423_E Eiland 6 13,50 -1,3 -4,8 -8,3 0,2
424_A Eiland 6 1,50 -0,9 -4,3 -7,9 0,6
424_B Eiland 6 4,50 -0,3 -3,7 -7,3 1,2

424_C Eiland 6 7,50 0,2 -3,3 -6,9 1,6
424_D Eiland 6 10,50 0,6 -3,0 -6,5 2,0
424_E Eiland 6 13,50 0,7 -2,8 -6,3 2,2
425_A Eiland 6 1,50 -4,0 -7,4 -11,0 -2,5
425_B Eiland 6 4,50 -3,1 -6,6 -10,2 -1,7

425_C Eiland 6 7,50 -2,9 -6,4 -9,9 -1,5
425_D Eiland 6 10,50 -2,5 -6,0 -9,5 -1,0
425_E Eiland 6 13,50 -2,0 -5,5 -9,0 -0,6
426_A Eiland 6 1,50 -5,1 -8,5 -12,1 -3,6
426_B Eiland 6 4,50 -4,3 -7,8 -11,3 -2,9

426_C Eiland 6 7,50 -4,2 -7,7 -11,2 -2,7
426_D Eiland 6 10,50 -3,9 -7,4 -10,9 -2,4
426_E Eiland 6 13,50 -3,3 -6,8 -10,3 -1,8
427_A Eiland 6 1,50 -1,3 -4,7 -8,3 0,2
427_B Eiland 6 4,50 -0,6 -4,1 -7,6 0,9

427_C Eiland 6 7,50 -0,1 -3,6 -7,1 1,4
427_D Eiland 6 10,50 0,4 -3,1 -6,6 1,9
427_E Eiland 6 13,50 0,7 -2,9 -6,4 2,1
428_A Eiland 6 1,50 -2,3 -5,6 -9,3 -0,8
428_B Eiland 6 4,50 -1,5 -4,9 -8,5 0,0

428_C Eiland 6 7,50 -1,2 -4,7 -8,3 0,2
428_D Eiland 6 10,50 -1,4 -4,9 -8,4 0,1
428_E Eiland 6 13,50 -0,9 -4,4 -8,0 0,5
429_A Eiland 6 1,50 -2,5 -5,9 -9,5 -1,0
429_B Eiland 6 4,50 -1,7 -5,2 -8,7 -0,3

429_C Eiland 6 7,50 -1,4 -4,9 -8,4 0,0
429_D Eiland 6 10,50 -1,1 -4,6 -8,1 0,3
429_E Eiland 6 13,50 -1,1 -4,6 -8,1 0,3
430_A Eiland 6 1,50 -4,1 -7,4 -11,1 -2,6
430_B Eiland 6 4,50 -3,3 -6,7 -10,3 -1,8

430_C Eiland 6 7,50 -3,0 -6,5 -10,0 -1,6
430_D Eiland 6 10,50 -2,7 -6,2 -9,7 -1,2
430_E Eiland 6 13,50 -2,2 -5,7 -9,2 -0,7
431_A Eiland 6 1,50 -2,9 -6,2 -9,9 -1,4
431_B Eiland 6 4,50 -2,0 -5,5 -9,1 -0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

431_C Eiland 6 7,50 -1,7 -5,2 -8,7 -0,2
431_D Eiland 6 10,50 -1,3 -4,8 -8,3 0,2
431_E Eiland 6 13,50 -0,9 -4,4 -7,9 0,6
432_A Eiland 6 1,50 -2,4 -5,8 -9,4 -0,9
432_B Eiland 6 4,50 -1,6 -5,1 -8,6 -0,2

432_C Eiland 6 7,50 -1,3 -4,8 -8,3 0,2
432_D Eiland 6 10,50 -1,3 -4,8 -8,3 0,2
432_E Eiland 6 13,50 -0,9 -4,4 -7,9 0,6
433_A Eiland 6 1,50 -1,9 -5,3 -8,9 -0,4
433_B Eiland 6 4,50 -1,1 -4,6 -8,1 0,3

433_C Eiland 6 7,50 -0,8 -4,3 -7,8 0,7
433_D Eiland 6 10,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,7
433_E Eiland 6 13,50 -0,7 -4,3 -7,8 0,7
434_A Eiland 6 1,50 -3,2 -6,6 -10,2 -1,7
434_B Eiland 6 4,50 -2,3 -5,8 -9,3 -0,8

434_C Eiland 6 7,50 -1,9 -5,4 -8,9 -0,4
434_D Eiland 6 10,50 -1,7 -5,2 -8,7 -0,2
434_E Eiland 6 13,50 -1,3 -4,8 -8,3 0,2
435_A Eiland 6 1,50 -1,9 -5,3 -8,9 -0,4
435_B Eiland 6 4,50 -1,1 -4,5 -8,1 0,4

435_C Eiland 6 7,50 -0,8 -4,3 -7,8 0,7
435_D Eiland 6 10,50 -0,4 -4,0 -7,5 1,0
435_E Eiland 6 13,50 -0,3 -3,8 -7,3 1,2
436_A Eiland 6 1,50 -1,7 -5,0 -8,7 -0,2
436_B Eiland 6 4,50 -0,9 -4,3 -7,9 0,6

436_C Eiland 6 7,50 -0,5 -4,0 -7,6 0,9
436_D Eiland 6 10,50 -0,1 -3,6 -7,2 1,3
436_E Eiland 6 13,50 0,0 -3,6 -7,1 1,4
437_A Eiland 6 1,50 -2,0 -5,3 -9,0 -0,5
437_B Eiland 6 4,50 -1,1 -4,6 -8,1 0,3

437_C Eiland 6 7,50 -0,9 -4,4 -7,9 0,6
437_D Eiland 6 10,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,8
437_E Eiland 6 13,50 -0,5 -4,0 -7,5 1,0
438_A Eiland 6 1,50 -3,7 -7,1 -10,7 -2,2
438_B Eiland 6 4,50 -2,8 -6,3 -9,9 -1,4

438_C Eiland 6 7,50 -2,5 -6,1 -9,6 -1,1
438_D Eiland 6 10,50 -2,2 -5,7 -9,2 -0,7
438_E Eiland 6 13,50 -1,7 -5,2 -8,7 -0,3
439_A Eiland 6 1,50 -11,4 -14,8 -18,4 -9,9
439_B Eiland 6 4,50 -11,5 -14,9 -18,5 -10,0

439_C Eiland 6 7,50 -11,6 -15,0 -18,6 -10,1
439_D Eiland 6 10,50 -11,7 -15,1 -18,7 -10,2
439_E Eiland 6 13,50 -11,8 -15,2 -18,8 -10,3
440_A Eiland 6 1,50 -- -- -- --
440_B Eiland 6 4,50 -- -- -- --

440_C Eiland 6 7,50 -- -- -- --
440_D Eiland 6 10,50 -- -- -- --
440_E Eiland 6 13,50 -- -- -- --
441_A Eiland 6 1,50 -- -- -- --
441_B Eiland 6 4,50 -- -- -- --

441_C Eiland 6 7,50 -- -- -- --
441_D Eiland 6 10,50 -- -- -- --
441_E Eiland 6 13,50 -- -- -- --
442_A Eiland 6 1,50 -9,0 -12,4 -16,0 -7,5
442_B Eiland 6 4,50 -9,1 -12,5 -16,1 -7,6

442_C Eiland 6 7,50 -9,2 -12,6 -16,2 -7,7
442_D Eiland 6 10,50 -9,2 -12,6 -16,2 -7,8
442_E Eiland 6 13,50 -9,3 -12,7 -16,3 -7,8
443_A Eiland 6 1,50 -9,2 -12,6 -16,2 -7,7
443_B Eiland 6 4,50 -8,9 -12,3 -15,9 -7,4

443_C Eiland 6 7,50 -8,1 -11,6 -15,2 -6,7
443_D Eiland 6 10,50 -6,9 -10,3 -13,9 -5,4
443_E Eiland 6 13,50 -6,2 -9,6 -13,2 -4,7
444_A Eiland 6 1,50 -- -- -- --
444_B Eiland 6 4,50 -- -- -- --

444_C Eiland 6 7,50 -- -- -- --
444_D Eiland 6 10,50 -- -- -- --
444_E Eiland 6 13,50 -- -- -- --
445_A Eiland 6 1,50 0,5 -3,0 -6,5 2,0
445_B Eiland 6 4,50 0,8 -2,7 -6,2 2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

445_C Eiland 6 7,50 0,9 -2,6 -6,1 2,4
445_D Eiland 6 10,50 1,1 -2,4 -5,9 2,6
445_E Eiland 6 13,50 1,2 -2,3 -5,8 2,7
446_A Eiland 6 1,50 -- -- -- --
446_B Eiland 6 4,50 -- -- -- --

446_C Eiland 6 7,50 -- -- -- --
446_D Eiland 6 10,50 -- -- -- --
446_E Eiland 6 13,50 -- -- -- --
447_A Eiland 6 1,50 -- -- -- --
447_B Eiland 6 4,50 -- -- -- --

447_C Eiland 6 7,50 -- -- -- --
447_D Eiland 6 10,50 -- -- -- --
447_E Eiland 6 13,50 -- -- -- --
448_A Eiland 6 1,50 -- -- -- --
448_B Eiland 6 4,50 -- -- -- --

448_C Eiland 6 7,50 -- -- -- --
448_D Eiland 6 10,50 -- -- -- --
448_E Eiland 6 13,50 -- -- -- --
449_A Eiland 6 1,50 -8,7 -12,1 -15,7 -7,3
449_B Eiland 6 4,50 -8,8 -12,2 -15,8 -7,3

449_C Eiland 6 7,50 -8,9 -12,3 -15,9 -7,4
449_D Eiland 6 10,50 -9,0 -12,4 -16,0 -7,5
449_E Eiland 6 13,50 -9,1 -12,5 -16,1 -7,6
450_A Eiland 6 1,50 -8,5 -11,9 -15,5 -7,1
450_B Eiland 6 4,50 -8,6 -12,0 -15,6 -7,1

450_C Eiland 6 7,50 -8,7 -12,1 -15,7 -7,2
450_D Eiland 6 10,50 -8,8 -12,2 -15,8 -7,3
450_E Eiland 6 13,50 -8,9 -12,3 -15,9 -7,4
451_A Eiland 6 1,50 -8,6 -12,0 -15,6 -7,2
451_B Eiland 6 4,50 -8,7 -12,1 -15,7 -7,2

451_C Eiland 6 7,50 -8,8 -12,2 -15,8 -7,3
451_D Eiland 6 10,50 -8,9 -12,3 -15,9 -7,4
451_E Eiland 6 13,50 -9,0 -12,4 -16,0 -7,5
452_A Eiland 6 1,50 -3,7 -7,2 -10,8 -2,3
452_B Eiland 6 4,50 -3,3 -6,8 -10,3 -1,8

452_C Eiland 6 7,50 -3,1 -6,6 -10,1 -1,7
452_D Eiland 6 10,50 -2,9 -6,4 -9,9 -1,4
452_E Eiland 6 13,50 -2,2 -5,7 -9,2 -0,8
453_A Eiland 6 1,50 -- -- -- --
453_B Eiland 6 4,50 -- -- -- --

453_C Eiland 6 7,50 -- -- -- --
453_D Eiland 6 10,50 -- -- -- --
453_E Eiland 6 13,50 -- -- -- --
454_A Eiland 6 1,50 -8,3 -11,7 -15,3 -6,8
454_B Eiland 6 4,50 -8,4 -11,8 -15,4 -6,9

454_C Eiland 6 7,50 -8,5 -11,9 -15,5 -7,0
454_D Eiland 6 10,50 -8,6 -11,9 -15,5 -7,1
454_E Eiland 6 13,50 -8,6 -12,0 -15,6 -7,1
455_A Eiland 6 1,50 -9,1 -12,5 -16,1 -7,6
455_B Eiland 6 4,50 -8,7 -12,2 -15,8 -7,3

455_C Eiland 6 7,50 -7,8 -11,2 -14,8 -6,3
455_D Eiland 6 10,50 -7,7 -11,2 -14,7 -6,2
455_E Eiland 6 13,50 -7,6 -11,1 -14,6 -6,1
456_A Eiland 6 1,50 -8,9 -12,3 -15,9 -7,4
456_B Eiland 6 4,50 -8,9 -12,4 -15,9 -7,5

456_C Eiland 6 7,50 -9,0 -12,4 -16,0 -7,5
456_D Eiland 6 10,50 -9,1 -12,5 -16,1 -7,6
456_E Eiland 6 13,50 -9,2 -12,6 -16,2 -7,7
457_A Eiland 6 1,50 -8,8 -12,3 -15,9 -7,4
457_B Eiland 6 4,50 -8,9 -12,3 -15,9 -7,5

457_C Eiland 6 7,50 -9,0 -12,4 -16,0 -7,5
457_D Eiland 6 10,50 -9,1 -12,5 -16,1 -7,6
457_E Eiland 6 13,50 -9,2 -12,6 -16,2 -7,7
458_A Eiland 6 1,50 -8,4 -11,8 -15,4 -6,9
458_B Eiland 6 4,50 -8,5 -11,9 -15,5 -7,0

458_C Eiland 6 7,50 -8,6 -12,0 -15,6 -7,1
458_D Eiland 6 10,50 -8,7 -12,1 -15,7 -7,2
458_E Eiland 6 13,50 -8,8 -12,1 -15,7 -7,3
459_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
459_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

459_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
459_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
459_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
460_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
460_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

460_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
460_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
460_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
461_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
461_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

461_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
461_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
461_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
462_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
462_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

462_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
462_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
462_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
463_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
463_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

463_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
463_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
463_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
464_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
464_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

464_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
464_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
464_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
465_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
465_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

465_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
465_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
465_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
466_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
466_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

466_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
466_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
466_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
467_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
467_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

467_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
467_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
467_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
468_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
468_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

468_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
468_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
468_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
469_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
469_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

469_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
469_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
469_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
470_A Eiland 7 1,50 -- -- -- --
470_B Eiland 7 4,50 -- -- -- --

470_C Eiland 7 7,50 -- -- -- --
470_D Eiland 7 10,50 -- -- -- --
470_E Eiland 7 13,50 -- -- -- --
471_A Eiland 7 1,50 -1,0 -4,5 -8,1 0,4
471_B Eiland 7 4,50 -0,6 -4,1 -7,6 0,9

471_C Eiland 7 7,50 -0,3 -3,8 -7,3 1,2
471_D Eiland 7 10,50 -0,4 -4,0 -7,4 1,0
471_E Eiland 7 13,50 -0,4 -4,0 -7,5 1,0
472_A Eiland 7 1,50 -2,7 -6,2 -9,7 -1,2
472_B Eiland 7 4,50 -2,5 -6,0 -9,5 -1,0

472_C Eiland 7 7,50 -2,3 -5,8 -9,3 -0,9
472_D Eiland 7 10,50 -2,3 -5,9 -9,4 -0,9
472_E Eiland 7 13,50 -2,4 -5,9 -9,4 -1,0
473_A Eiland 7 1,50 -1,5 -5,0 -8,5 0,0
473_B Eiland 7 4,50 -1,3 -4,8 -8,3 0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

473_C Eiland 7 7,50 -1,0 -4,6 -8,1 0,4
473_D Eiland 7 10,50 -0,9 -4,5 -8,0 0,5
473_E Eiland 7 13,50 -0,9 -4,5 -8,0 0,5
474_A Eiland 7 1,50 -2,6 -6,1 -9,6 -1,2
474_B Eiland 7 4,50 -2,4 -6,0 -9,5 -1,0

474_C Eiland 7 7,50 -2,2 -5,8 -9,3 -0,8
474_D Eiland 7 10,50 -1,8 -5,3 -8,8 -0,3
474_E Eiland 7 13,50 -1,3 -4,8 -8,3 0,2
475_A Eiland 7 1,50 -1,2 -4,7 -8,2 0,3
475_B Eiland 7 4,50 -0,8 -4,3 -7,9 0,6

475_C Eiland 7 7,50 -0,6 -4,1 -7,6 0,9
475_D Eiland 7 10,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,8
475_E Eiland 7 13,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,8
476_A Eiland 7 1,50 -2,0 -5,6 -9,1 -0,6
476_B Eiland 7 4,50 -1,7 -5,3 -8,8 -0,3

476_C Eiland 7 7,50 -1,5 -5,1 -8,6 -0,1
476_D Eiland 7 10,50 -1,4 -5,0 -8,4 0,0
476_E Eiland 7 13,50 -1,4 -5,0 -8,5 0,0
477_A Eiland 7 1,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,8
477_B Eiland 7 4,50 -0,4 -3,9 -7,4 1,1

477_C Eiland 7 7,50 0,1 -3,5 -7,0 1,5
477_D Eiland 7 10,50 0,3 -3,3 -6,8 1,7
477_E Eiland 7 13,50 0,4 -3,2 -6,7 1,8
478_A Eiland 7 1,50 -0,2 -3,8 -7,3 1,2
478_B Eiland 7 4,50 -0,1 -3,7 -7,2 1,3

478_C Eiland 7 7,50 -0,1 -3,6 -7,1 1,4
478_D Eiland 7 10,50 -0,1 -3,6 -7,1 1,4
478_E Eiland 7 13,50 0,0 -3,6 -7,1 1,4
479_A Eiland 7 1,50 0,1 -3,4 -6,9 1,6
479_B Eiland 7 4,50 0,3 -3,3 -6,8 1,7

479_C Eiland 7 7,50 0,6 -3,0 -6,5 2,0
479_D Eiland 7 10,50 0,8 -2,8 -6,3 2,2
479_E Eiland 7 13,50 1,1 -2,4 -5,9 2,6
480_A Eiland 7 1,50 -1,6 -5,1 -8,7 -0,2
480_B Eiland 7 4,50 -1,3 -4,8 -8,3 0,2

480_C Eiland 7 7,50 -1,1 -4,6 -8,1 0,4
480_D Eiland 7 10,50 -0,9 -4,5 -8,0 0,5
480_E Eiland 7 13,50 -0,9 -4,5 -8,0 0,5
481_A Eiland 7 1,50 -2,0 -5,5 -9,1 -0,6
481_B Eiland 7 4,50 -1,8 -5,4 -8,9 -0,4

481_C Eiland 7 7,50 -1,6 -5,2 -8,7 -0,2
481_D Eiland 7 10,50 -1,6 -5,2 -8,7 -0,2
481_E Eiland 7 13,50 -1,7 -5,2 -8,7 -0,2
482_A Eiland 7 1,50 -1,6 -5,1 -8,6 -0,1
482_B Eiland 7 4,50 -1,2 -4,7 -8,2 0,2

482_C Eiland 7 7,50 -1,0 -4,6 -8,1 0,4
482_D Eiland 7 10,50 -1,0 -4,5 -8,0 0,5
482_E Eiland 7 13,50 -1,0 -4,6 -8,0 0,4
483_A  Eiland 3 1,50 0,9 -2,4 -6,1 2,4
483_B  Eiland 3 4,50 1,5 -1,9 -5,5 3,0

483_C  Eiland 3 7,50 1,7 -1,7 -5,3 3,2
483_D  Eiland 3 10,50 1,9 -1,6 -5,1 3,4
483_E  Eiland 3 13,50 2,2 -1,3 -4,8 3,6
483_F  Eiland 3 16,50 2,7 -0,7 -4,3 4,2
484_A  Eiland 3 1,50 0,2 -3,2 -6,8 1,7

484_B  Eiland 3 4,50 1,0 -2,4 -6,0 2,5
484_C  Eiland 3 7,50 1,7 -1,8 -5,3 3,1
484_D  Eiland 3 10,50 2,1 -1,4 -4,9 3,6
484_E  Eiland 3 13,50 2,7 -0,8 -4,4 4,1
484_F  Eiland 3 16,50 3,4 0,0 -3,6 4,9

485_A  Eiland 3 1,50 0,5 -2,9 -6,5 2,0
485_B  Eiland 3 4,50 1,1 -2,4 -5,9 2,6
485_C  Eiland 3 7,50 1,3 -2,1 -5,7 2,8
485_D  Eiland 3 10,50 1,5 -2,0 -5,5 2,9
485_E  Eiland 3 13,50 1,6 -1,8 -5,4 3,1

485_F  Eiland 3 16,50 1,7 -1,7 -5,3 3,2
486_A  Eiland 3 1,50 -1,9 -5,3 -8,9 -0,4
486_B  Eiland 3 4,50 -1,2 -4,6 -8,2 0,3
486_C  Eiland 3 7,50 -0,8 -4,3 -7,9 0,6
486_D  Eiland 3 10,50 -0,6 -4,1 -7,7 0,8
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

486_E  Eiland 3 13,50 -0,4 -3,9 -7,4 1,1
486_F  Eiland 3 16,50 0,0 -3,4 -7,0 1,5
487_A  Eiland 3 1,50 1,4 -2,0 -5,6 2,9
487_B  Eiland 3 4,50 2,2 -1,2 -4,8 3,7
487_C  Eiland 3 7,50 2,7 -0,7 -4,3 4,2

487_D  Eiland 3 10,50 3,3 -0,2 -3,8 4,7
487_E  Eiland 3 13,50 4,0 0,6 -3,0 5,5
487_F  Eiland 3 16,50 5,2 1,8 -1,8 6,7
488_A  Eiland 3 1,50 -2,1 -5,5 -9,1 -0,6
488_B  Eiland 3 4,50 -1,4 -4,8 -8,4 0,1

488_C  Eiland 3 7,50 -1,0 -4,5 -8,0 0,5
488_D  Eiland 3 10,50 -0,8 -4,3 -7,8 0,7
488_E  Eiland 3 13,50 -0,5 -4,0 -7,6 0,9
488_F  Eiland 3 16,50 -0,1 -3,6 -7,1 1,4
489_A  Eiland 3 1,50 -0,3 -3,7 -7,3 1,2

489_B  Eiland 3 4,50 0,4 -3,1 -6,6 1,9
489_C  Eiland 3 7,50 0,7 -2,8 -6,4 2,1
489_D  Eiland 3 10,50 0,8 -2,7 -6,2 2,3
489_E  Eiland 3 13,50 1,0 -2,5 -6,0 2,5
489_F  Eiland 3 16,50 1,2 -2,3 -5,8 2,7

490_A  Eiland 3 1,50 -1,9 -5,3 -8,9 -0,5
490_B  Eiland 3 4,50 -1,2 -4,7 -8,2 0,2
490_C  Eiland 3 7,50 -0,9 -4,4 -7,9 0,6
490_D  Eiland 3 10,50 -0,7 -4,2 -7,7 0,8
490_E  Eiland 3 13,50 -0,4 -3,9 -7,5 1,0

490_F  Eiland 3 16,50 0,0 -3,5 -7,0 1,4
491_A  Eiland 3 1,50 1,0 -2,4 -6,0 2,5
491_B  Eiland 3 4,50 1,6 -1,9 -5,4 3,1
491_C  Eiland 3 7,50 1,8 -1,7 -5,2 3,3
491_D  Eiland 3 10,50 2,0 -1,5 -5,0 3,5

491_E  Eiland 3 13,50 2,2 -1,2 -4,8 3,7
491_F  Eiland 3 16,50 2,7 -0,8 -4,3 4,2
492_A  Eiland 3 1,50 -0,1 -3,5 -7,1 1,4
492_B  Eiland 3 4,50 0,8 -2,7 -6,3 2,2
492_C  Eiland 3 7,50 1,4 -2,1 -5,7 2,8

492_D  Eiland 3 10,50 1,8 -1,7 -5,3 3,2
492_E  Eiland 3 13,50 2,3 -1,2 -4,8 3,7
492_F  Eiland 3 16,50 2,9 -0,6 -4,1 4,4
493_A  Eiland 3 1,50 0,8 -2,6 -6,2 2,3
493_B  Eiland 3 4,50 1,4 -2,1 -5,6 2,9

493_C  Eiland 3 7,50 1,6 -1,9 -5,4 3,1
493_D  Eiland 3 10,50 1,8 -1,7 -5,3 3,2
493_E  Eiland 3 13,50 2,0 -1,5 -5,0 3,4
493_F  Eiland 3 16,50 2,3 -1,2 -4,8 3,7
494_A  Eiland 3 1,50 -0,4 -3,8 -7,4 1,1

494_B  Eiland 3 4,50 0,3 -3,2 -6,7 1,8
494_C  Eiland 3 7,50 0,6 -3,0 -6,5 2,0
494_D  Eiland 3 10,50 0,7 -2,8 -6,3 2,2
494_E  Eiland 3 13,50 0,9 -2,6 -6,1 2,3
494_F  Eiland 3 16,50 1,1 -2,4 -6,0 2,5

495_A  Eiland 3 1,50 0,4 -3,0 -6,7 1,8
495_B  Eiland 3 4,50 1,0 -2,5 -6,1 2,4
495_C  Eiland 3 7,50 1,2 -2,3 -5,8 2,7
495_D  Eiland 3 10,50 1,4 -2,1 -5,6 2,9
495_E  Eiland 3 13,50 1,7 -1,8 -5,4 3,1

495_F  Eiland 3 16,50 2,0 -1,4 -5,0 3,5
496_A  Eiland 3 1,50 -3,5 -6,9 -10,5 -2,0
496_B  Eiland 3 4,50 -3,1 -6,5 -10,1 -1,7
496_C  Eiland 3 7,50 -2,9 -6,3 -9,9 -1,4
496_D  Eiland 3 10,50 -2,5 -5,9 -9,5 -1,0

496_E  Eiland 3 13,50 -1,5 -4,9 -8,5 0,0
496_F  Eiland 3 16,50 0,1 -3,2 -6,9 1,6
497_A  Eiland 3 1,50 0,3 -2,9 -6,6 1,9
497_B  Eiland 3 4,50 1,0 -2,3 -6,0 2,5
497_C  Eiland 3 7,50 1,4 -1,9 -5,6 2,9

497_D  Eiland 3 10,50 1,9 -1,5 -5,1 3,4
497_E  Eiland 3 13,50 2,5 -1,0 -4,5 3,9
497_F  Eiland 3 16,50 4,3 1,0 -2,7 5,8
498_A  Eiland 3 1,50 -5,8 -9,1 -12,8 -4,3
498_B  Eiland 3 4,50 -5,3 -8,7 -12,3 -3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

498_C  Eiland 3 7,50 -5,0 -8,4 -12,0 -3,5
498_D  Eiland 3 10,50 -4,4 -7,8 -11,4 -3,0
498_E  Eiland 3 13,50 -3,2 -6,6 -10,2 -1,7
498_F  Eiland 3 16,50 -1,8 -5,2 -8,8 -0,3
499_A  Eiland 3 1,50 0,5 -2,8 -6,5 2,0

499_B  Eiland 3 4,50 1,1 -2,2 -5,9 2,6
499_C  Eiland 3 7,50 1,6 -1,7 -5,4 3,1
499_D  Eiland 3 10,50 2,3 -1,2 -4,7 3,8
499_E  Eiland 3 13,50 2,8 -0,7 -4,3 4,2
499_F  Eiland 3 16,50 3,7 0,3 -3,3 5,2

500_A  Eiland 3 1,50 -5,7 -9,1 -12,7 -4,2
500_B  Eiland 3 4,50 -5,3 -8,7 -12,3 -3,8
500_C  Eiland 3 7,50 -4,9 -8,3 -11,9 -3,5
500_D  Eiland 3 10,50 -4,4 -7,7 -11,3 -2,9
500_E  Eiland 3 13,50 -3,1 -6,5 -10,1 -1,6

500_F  Eiland 3 16,50 -1,7 -5,0 -8,7 -0,2
501_A  Eiland 3 1,50 -3,5 -6,8 -10,5 -2,0
501_B  Eiland 3 4,50 -3,1 -6,5 -10,1 -1,6
501_C  Eiland 3 7,50 -2,8 -6,2 -9,8 -1,3
501_D  Eiland 3 10,50 -2,2 -5,6 -9,2 -0,7

501_E  Eiland 3 13,50 -1,0 -4,4 -8,0 0,5
501_F  Eiland 3 16,50 0,6 -2,8 -6,4 2,1
502_A  Eiland 3 1,50 -6,1 -9,4 -13,1 -4,6
502_B  Eiland 3 4,50 -5,6 -9,0 -12,6 -4,2
502_C  Eiland 3 7,50 -5,3 -8,7 -12,3 -3,8

502_D  Eiland 3 10,50 -4,7 -8,1 -11,7 -3,2
502_E  Eiland 3 13,50 -3,4 -6,7 -10,4 -1,9
502_F  Eiland 3 16,50 -2,0 -5,3 -8,9 -0,4
503_A  Eiland 3 1,50 -3,5 -6,8 -10,5 -2,0
503_B  Eiland 3 4,50 -3,0 -6,5 -10,0 -1,6

503_C  Eiland 3 7,50 -2,8 -6,2 -9,8 -1,3
503_D  Eiland 3 10,50 -2,2 -5,7 -9,2 -0,7
503_E  Eiland 3 13,50 -1,0 -4,4 -8,0 0,5
503_F  Eiland 3 16,50 0,6 -2,7 -6,4 2,1
504_A  Eiland 3 1,50 -7,9 -11,3 -14,9 -6,4

504_B  Eiland 3 4,50 -7,4 -10,7 -14,4 -5,9
504_C  Eiland 3 7,50 -6,8 -10,2 -13,8 -5,3
504_D  Eiland 3 10,50 -5,9 -9,3 -12,9 -4,4
504_E  Eiland 3 13,50 -4,2 -7,6 -11,2 -2,7
504_F  Eiland 3 16,50 -2,5 -5,8 -9,5 -1,0

505_A  Eiland 3 1,50 -3,4 -6,7 -10,4 -1,9
505_B  Eiland 3 4,50 -3,0 -6,4 -10,0 -1,5
505_C  Eiland 3 7,50 -2,7 -6,1 -9,7 -1,2
505_D  Eiland 3 10,50 -2,1 -5,5 -9,1 -0,6
505_E  Eiland 3 13,50 -0,9 -4,3 -7,9 0,6

505_F  Eiland 3 16,50 0,7 -2,6 -6,3 2,2
506_A  Eiland 3 1,50 -- -- -- --
506_B  Eiland 3 4,50 -- -- -- --
506_C  Eiland 3 7,50 -- -- -- --
506_D  Eiland 3 10,50 -- -- -- --

506_E  Eiland 3 13,50 -- -- -- --
506_F  Eiland 3 16,50 -- -- -- --
507_A  Eiland 3 1,50 -3,2 -6,6 -10,2 -1,7
507_B  Eiland 3 4,50 -2,9 -6,3 -9,9 -1,4
507_C  Eiland 3 7,50 -2,7 -6,1 -9,7 -1,2

507_D  Eiland 3 10,50 -2,4 -5,8 -9,4 -1,0
507_E  Eiland 3 13,50 -1,7 -5,1 -8,7 -0,2
507_F  Eiland 3 16,50 -0,7 -4,0 -7,7 0,8
508_A  Eiland 3 1,50 -- -- -- --
508_B  Eiland 3 4,50 -- -- -- --

508_C  Eiland 3 7,50 -- -- -- --
508_D  Eiland 3 10,50 -- -- -- --
508_E  Eiland 3 13,50 -- -- -- --
508_F  Eiland 3 16,50 -- -- -- --
509_A  Eiland 3 1,50 -- -- -- --

509_B  Eiland 3 4,50 -- -- -- --
509_C  Eiland 3 7,50 -- -- -- --
509_D  Eiland 3 10,50 -- -- -- --
509_E  Eiland 3 13,50 -- -- -- --
509_F  Eiland 3 16,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

510_A  Eiland 3 1,50 -3,4 -6,7 -10,4 -1,9
510_B  Eiland 3 4,50 -3,0 -6,4 -10,0 -1,5
510_C  Eiland 3 7,50 -2,8 -6,2 -9,8 -1,3
510_D  Eiland 3 10,50 -2,3 -5,7 -9,3 -0,8
510_E  Eiland 3 13,50 -1,3 -4,7 -8,3 0,2

510_F  Eiland 3 16,50 -0,4 -3,7 -7,4 1,1
511_A  Eiland 3 1,50 0,0 -3,2 -6,9 1,6
511_B  Eiland 3 4,50 0,6 -2,7 -6,3 2,1
511_C  Eiland 3 7,50 1,2 -2,2 -5,8 2,7
511_D  Eiland 3 10,50 1,7 -1,8 -5,4 3,1

511_E  Eiland 3 13,50 2,1 -1,4 -4,9 3,6
511_F  Eiland 3 16,50 3,1 -0,3 -3,9 4,6
512_A  Eiland 3 1,50 -4,8 -8,1 -11,8 -3,3
512_B  Eiland 3 4,50 -4,4 -7,8 -11,4 -2,9
512_C  Eiland 3 7,50 -4,2 -7,6 -11,2 -2,7

512_D  Eiland 3 10,50 -3,7 -7,1 -10,7 -2,3
512_E  Eiland 3 13,50 -2,8 -6,2 -9,8 -1,3
512_F  Eiland 3 16,50 -1,4 -4,7 -8,3 0,2
513_A  Eiland 3 1,50 -3,8 -7,2 -10,8 -2,3
513_B  Eiland 3 4,50 -3,5 -6,9 -10,5 -2,0

513_C  Eiland 3 7,50 -3,3 -6,7 -10,3 -1,8
513_D  Eiland 3 10,50 -3,0 -6,4 -10,0 -1,5
513_E  Eiland 3 13,50 -2,1 -5,5 -9,1 -0,6
513_F  Eiland 3 16,50 -1,1 -4,4 -8,1 0,4
514_A  Eiland 3 1,50 -3,6 -7,0 -10,6 -2,1

514_B  Eiland 3 4,50 -3,2 -6,6 -10,2 -1,7
514_C  Eiland 3 7,50 -3,0 -6,4 -10,0 -1,5
514_D  Eiland 3 10,50 -2,5 -5,9 -9,5 -1,0
514_E  Eiland 3 13,50 -1,5 -4,8 -8,5 0,0
514_F  Eiland 3 16,50 0,2 -3,1 -6,8 1,7

515_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 -2,7 -6,2 -9,7 -1,2
515_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 -2,2 -5,7 -9,2 -0,7
515_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 -2,1 -5,6 -9,1 -0,6
516_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 -2,3 -5,8 -9,3 -0,9
516_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 -1,8 -5,3 -8,9 -0,4

516_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 -1,7 -5,2 -8,7 -0,2
517_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 -- -- -- --
517_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 -- -- -- --
517_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 -- -- -- --
518_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 -6,2 -9,5 -13,2 -4,7

518_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 -5,4 -8,8 -12,4 -3,9
518_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 -5,0 -8,5 -12,0 -3,6
519_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 -4,6 -7,9 -11,6 -3,1
519_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 -3,8 -7,2 -10,8 -2,3
519_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 -4,9 -8,3 -11,9 -3,4

520_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 -3,7 -7,1 -10,7 -2,2
520_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 -2,9 -6,4 -9,9 -1,5
520_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 -2,7 -6,2 -9,7 -1,3
521_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 -4,7 -8,1 -11,7 -3,2
521_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 -3,9 -7,3 -10,9 -2,4

521_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 -3,5 -7,0 -10,5 -2,0
522_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 -- -- -- --
522_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 -- -- -- --
522_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 -- -- -- --
523_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 -6,9 -10,3 -13,9 -5,4

523_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 -6,7 -10,1 -13,7 -5,2
523_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 -6,4 -9,8 -13,4 -4,9
524_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 -6,7 -10,1 -13,7 -5,3
524_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 -6,5 -9,9 -13,5 -5,0
524_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 -6,4 -9,8 -13,4 -4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:03:08Geomilieu V2.21
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Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Westpoort juni 2013 - wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13] , Geomilieu V2.21
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Overzicht berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat

Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Cauberg-Huygen - vestiging Maastricht

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Westpoort juni 2013 - wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13] , Geomilieu V2.21
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
001_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
001_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
001_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
001_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

001_F Blok 0 25,50 34,7 31,7 27,9 36,3
002_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
002_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
002_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
002_D Blok 0 13,50 -- -- -- --

002_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
002_F Blok 0 25,50 35,9 32,9 29,1 37,5
003_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
003_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
003_C Blok 0 7,50 -- -- -- --

003_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
003_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
003_F Blok 0 25,50 35,8 32,8 29,0 37,4
004_A Blok 0 1,50 22,2 19,1 15,4 23,8
004_B Blok 0 4,50 22,8 19,7 16,0 24,5

004_C Blok 0 7,50 23,2 20,1 16,5 24,9
004_D Blok 0 13,50 24,6 21,4 17,8 26,2
004_E Blok 0 19,50 28,9 25,9 22,2 30,6
004_F Blok 0 25,50 35,6 32,8 29,0 37,4
005_A Blok 0 1,50 13,6 10,5 6,9 15,3

005_B Blok 0 4,50 14,2 11,1 7,4 15,8
005_C Blok 0 7,50 14,6 11,4 7,8 16,3
005_D Blok 0 13,50 16,7 13,6 10,0 18,4
005_E Blok 0 19,50 19,5 16,5 12,8 21,2
005_F Blok 0 25,50 21,7 19,0 15,2 23,6

006_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
006_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
006_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
006_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
006_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

006_F Blok 0 25,50 34,2 31,3 27,5 35,9
007_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
007_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
007_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
007_D Blok 0 13,50 -- -- -- --

007_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
007_F Blok 0 25,50 35,3 32,5 28,7 37,1
008_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
008_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
008_C Blok 0 7,50 -- -- -- --

008_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
008_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
008_F Blok 0 25,50 37,6 34,5 30,6 39,1
009_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
009_B Blok 0 4,50 -- -- -- --

009_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
009_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
009_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
009_F Blok 0 25,50 36,9 33,8 30,0 38,5
010_A Blok 0 1,50 -- -- -- --

010_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
010_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
010_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
010_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
010_F Blok 0 25,50 37,1 34,1 30,3 38,8

011_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
011_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
011_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
011_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
011_E Blok 0 19,50 -- -- -- --

011_F Blok 0 25,50 35,1 32,2 28,4 36,8
012_A Blok 0 1,50 26,1 23,4 19,6 27,9
012_B Blok 0 4,50 28,1 25,4 21,6 30,0
012_C Blok 0 7,50 30,6 27,9 24,1 32,5
012_D Blok 0 13,50 31,7 29,1 25,3 33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:06:24Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

012_E Blok 0 19,50 31,3 28,6 24,8 33,2
012_F Blok 0 25,50 28,9 26,2 22,5 30,8
013_A Kopblok 1,50 19,6 16,5 12,9 21,3
013_B Kopblok 4,50 22,9 20,1 16,4 24,7
013_C Kopblok 7,50 25,1 22,4 18,6 27,0

013_D Kopblok 13,50 27,3 24,6 20,8 29,1
013_E Kopblok 19,50 26,7 24,0 20,2 28,6
013_F Kopblok 25,50 25,9 23,2 19,4 27,7
014_A Kopblok 1,50 19,7 16,6 13,1 21,4
014_B Kopblok 4,50 22,2 19,2 15,6 23,9

014_C Kopblok 7,50 25,4 22,6 18,9 27,2
014_D Kopblok 13,50 26,9 24,2 20,4 28,7
014_E Kopblok 19,50 26,9 24,2 20,4 28,7
014_F Kopblok 25,50 25,8 23,1 19,4 27,7
015_A Kopblok 1,50 20,3 17,2 13,6 22,0

015_B Kopblok 4,50 22,7 19,8 16,2 24,5
015_C Kopblok 7,50 26,4 23,6 19,9 28,2
015_D Kopblok 13,50 27,8 25,1 21,3 29,7
015_E Kopblok 19,50 27,5 24,9 21,1 29,4
015_F Kopblok 25,50 25,9 23,1 19,4 27,7

016_A Blok 0 1,50 23,3 20,4 16,8 25,1
016_B Blok 0 4,50 24,9 22,0 18,3 26,7
016_C Blok 0 7,50 28,6 25,9 22,1 30,4
016_D Blok 0 13,50 31,4 28,7 24,9 33,3
016_E Blok 0 19,50 30,6 28,0 24,2 32,5

016_F Blok 0 25,50 28,7 26,0 22,3 30,6
017_A Blok 0 1,50 26,4 23,7 19,9 28,3
017_B Blok 0 4,50 28,2 25,4 21,7 30,0
017_C Blok 0 7,50 30,5 27,8 24,1 32,4
017_D Blok 0 13,50 32,3 29,6 25,8 34,2

017_E Blok 0 19,50 31,6 28,9 25,1 33,4
017_F Blok 0 25,50 29,1 26,3 22,6 30,9
018_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
018_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
018_C Kopblok 7,50 -- -- -- --

018_D Kopblok 13,50 -- -- -- --
018_E Kopblok 19,50 -- -- -- --
018_F Kopblok 25,50 35,1 32,3 28,5 36,9
019_A Kopblok 1,50 22,9 19,8 16,2 24,6
019_B Kopblok 4,50 23,8 20,7 17,2 25,5

019_C Kopblok 7,50 24,6 21,5 17,9 26,3
019_D Kopblok 13,50 27,3 24,2 20,7 29,0
019_E Kopblok 19,50 33,9 31,1 27,3 35,6
019_F Kopblok 25,50 35,7 32,8 29,1 37,4
020_A Kopblok 1,50 -- -- -- --

020_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
020_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
020_D Kopblok 13,50 -- -- -- --
020_E Kopblok 19,50 -- -- -- --
020_F Kopblok 25,50 34,2 31,4 27,6 36,0

021_A Kopblok 1,50 19,3 16,2 12,7 21,0
021_B Kopblok 4,50 23,1 20,3 16,6 24,9
021_C Kopblok 7,50 24,9 22,2 18,4 26,8
021_D Kopblok 13,50 27,3 24,6 20,8 29,2
021_E Kopblok 19,50 26,6 24,0 20,2 28,5

021_F Kopblok 25,50 25,6 22,9 19,1 27,5
022_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
022_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
022_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
022_D Kopblok 13,50 -- -- -- --

022_E Kopblok 19,50 -- -- -- --
022_F Kopblok 25,50 34,8 32,0 28,2 36,6
023_A Cluster 1,50 -- -- -- --
023_B Cluster 4,50 -- -- -- --
023_C Cluster 7,50 -- -- -- --

023_D Cluster 13,50 -- -- -- --
023_E Cluster 19,50 -- -- -- --
023_F Cluster 25,50 41,4 38,7 34,9 43,3
024_A Cluster 1,50 -- -- -- --
024_B Cluster 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:06:24Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

024_C Cluster 7,50 -- -- -- --
024_D Cluster 13,50 -- -- -- --
024_E Cluster 19,50 -- -- -- --
024_F Cluster 25,50 41,7 38,8 35,0 43,4
025_A Cluster 1,50 -- -- -- --

025_B Cluster 4,50 -- -- -- --
025_C Cluster 7,50 -- -- -- --
025_D Cluster 13,50 -- -- -- --
025_E Cluster 19,50 -- -- -- --
025_F Cluster 25,50 41,4 38,5 34,7 43,1

026_A Cluster 1,50 37,4 34,3 30,4 38,9
026_B Cluster 4,50 37,5 34,4 30,6 39,1
026_C Cluster 7,50 38,1 34,9 31,1 39,6
026_D Cluster 13,50 39,3 36,2 32,3 40,8
026_E Cluster 19,50 40,0 36,9 33,0 41,6

026_F Cluster 25,50 42,5 39,4 35,5 44,0
027_A Cluster 1,50 -- -- -- --
027_B Cluster 4,50 -- -- -- --
027_C Cluster 7,50 -- -- -- --
027_D Cluster 13,50 -- -- -- --

027_E Cluster 19,50 -- -- -- --
027_F Cluster 25,50 41,3 38,5 34,7 43,1
028_A Cluster 1,50 -- -- -- --
028_B Cluster 4,50 -- -- -- --
028_C Cluster 7,50 -- -- -- --

028_D Cluster 13,50 -- -- -- --
028_E Cluster 19,50 -- -- -- --
028_F Cluster 25,50 41,6 38,9 35,1 43,4
029_A Cluster 1,50 -- -- -- --
029_B Cluster 4,50 -- -- -- --

029_C Cluster 7,50 -- -- -- --
029_D Cluster 13,50 -- -- -- --
029_E Cluster 19,50 -- -- -- --
029_F Cluster 25,50 40,9 38,1 34,3 42,7
030_A Cluster 1,50 -- -- -- --

030_B Cluster 4,50 -- -- -- --
030_C Cluster 7,50 -- -- -- --
030_D Cluster 13,50 -- -- -- --
030_E Cluster 19,50 -- -- -- --
030_F Cluster 25,50 35,6 32,5 28,8 37,2

031_A Cluster 1,50 -- -- -- --
031_B Cluster 4,50 -- -- -- --
031_C Cluster 7,50 -- -- -- --
031_D Cluster 13,50 -- -- -- --
031_E Cluster 19,50 -- -- -- --

031_F Cluster 25,50 42,5 39,5 35,6 44,1
032_A Cluster 1,50 -- -- -- --
032_B Cluster 4,50 -- -- -- --
032_C Cluster 7,50 -- -- -- --
032_D Cluster 13,50 -- -- -- --

032_E Cluster 19,50 -- -- -- --
032_F Cluster 25,50 41,6 38,6 34,8 43,3
033_A Cluster 1,50 -- -- -- --
033_B Cluster 4,50 -- -- -- --
033_C Cluster 7,50 -- -- -- --

033_D Cluster 13,50 -- -- -- --
033_E Cluster 19,50 -- -- -- --
033_F Cluster 25,50 42,4 39,7 35,9 44,2
034_A Knik 1,50 25,7 22,6 18,8 27,3
034_B Knik 4,50 26,1 23,0 19,3 27,7

034_C Knik 7,50 26,5 23,3 19,6 28,1
034_D Knik 13,50 27,9 24,7 21,0 29,5
034_E Knik 19,50 31,4 28,2 24,6 33,0
034_F Knik 25,50 36,8 33,7 29,9 38,4
035_A Knik 1,50 23,7 20,7 16,9 25,4

035_B Knik 4,50 24,1 21,0 17,3 25,7
035_C Knik 7,50 24,6 21,4 17,8 26,2
035_D Knik 13,50 26,0 22,9 19,2 27,6
035_E Knik 19,50 28,8 25,7 22,0 30,4
035_F Knik 25,50 30,5 27,7 24,0 32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

036_A Blok 0 1,50 24,6 21,6 17,9 26,3
036_B Blok 0 4,50 25,2 22,2 18,5 26,9
036_C Blok 0 7,50 25,8 22,8 19,1 27,5
036_D Blok 0 13,50 28,2 25,0 21,4 29,8
036_E Blok 0 19,50 33,4 30,4 26,7 35,1

036_F Blok 0 25,50 38,1 35,0 31,2 39,7
037_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
037_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
037_C Blok 0 7,50 -- -- -- --
037_D Blok 0 13,50 -- -- -- --

037_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
037_F Blok 0 25,50 35,4 32,7 28,9 37,2
038_A Blok 0 1,50 -- -- -- --
038_B Blok 0 4,50 -- -- -- --
038_C Blok 0 7,50 -- -- -- --

038_D Blok 0 13,50 -- -- -- --
038_E Blok 0 19,50 -- -- -- --
038_F Blok 0 25,50 38,3 35,2 31,4 39,9
039_A Knik 1,50 -- -- -- --
039_B Knik 4,50 -- -- -- --

039_C Knik 7,50 -- -- -- --
039_D Knik 13,50 -- -- -- --
039_E Knik 19,50 -- -- -- --
039_F Knik 25,50 42,8 39,7 35,9 44,4
040_A Knik 1,50 37,7 34,6 30,7 39,3

040_B Knik 4,50 37,9 34,8 30,9 39,5
040_C Knik 7,50 38,3 35,2 31,3 39,8
040_D Knik 13,50 39,4 36,3 32,4 40,9
040_E Knik 19,50 40,2 37,1 33,2 41,8
040_F Knik 25,50 38,9 35,8 32,0 40,4

041_A Knik 1,50 37,0 34,0 30,1 38,6
041_B Knik 4,50 37,2 34,1 30,2 38,7
041_C Knik 7,50 37,7 34,6 30,7 39,2
041_D Knik 13,50 38,9 35,8 32,0 40,5
041_E Knik 19,50 39,7 36,6 32,7 41,2

041_F Knik 25,50 40,6 37,5 33,6 42,1
042_A Knik 1,50 -- -- -- --
042_B Knik 4,50 -- -- -- --
042_C Knik 7,50 -- -- -- --
042_D Knik 13,50 -- -- -- --

042_E Knik 19,50 -- -- -- --
042_F Knik 25,50 43,7 40,6 36,8 45,3
043_A Knik 1,50 -- -- -- --
043_B Knik 4,50 -- -- -- --
043_C Knik 7,50 -- -- -- --

043_D Knik 13,50 -- -- -- --
043_E Knik 19,50 -- -- -- --
043_F Knik 25,50 43,9 40,8 37,0 45,5
044_A Knik 1,50 -- -- -- --
044_B Knik 4,50 -- -- -- --

044_C Knik 7,50 -- -- -- --
044_D Knik 13,50 -- -- -- --
044_E Knik 19,50 -- -- -- --
044_F Knik 25,50 44,3 41,3 37,4 45,9
045_A Cluster 1,50 30,0 27,4 23,5 31,9

045_B Cluster 4,50 31,1 28,4 24,6 33,0
045_C Cluster 7,50 32,4 29,7 25,9 34,3
045_D Cluster 13,50 33,9 31,3 27,4 35,8
045_E Cluster 19,50 33,1 30,5 26,6 35,0
045_F Cluster 25,50 24,5 22,0 18,2 26,5

046_A Cluster 1,50 35,8 33,2 29,4 37,7
046_B Cluster 4,50 36,4 33,8 29,9 38,3
046_C Cluster 7,50 36,7 34,1 30,3 38,6
046_D Cluster 13,50 35,7 33,1 29,3 37,6
046_E Cluster 19,50 30,8 28,3 24,4 32,7

046_F Cluster 25,50 11,2 7,8 4,3 12,7
047_A Cluster 1,50 30,7 28,1 24,3 32,6
047_B Cluster 4,50 32,0 29,3 25,5 33,9
047_C Cluster 7,50 33,2 30,6 26,8 35,1
047_D Cluster 13,50 34,2 31,6 27,8 36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

047_E Cluster 19,50 33,2 30,6 26,8 35,1
047_F Cluster 25,50 23,9 21,4 17,6 25,9
048_A Cluster 1,50 34,0 31,4 27,6 35,9
048_B Cluster 4,50 34,6 32,0 28,2 36,5
048_C Cluster 7,50 35,2 32,6 28,7 37,1

048_D Cluster 13,50 35,6 32,9 29,1 37,4
048_E Cluster 19,50 32,1 29,6 25,7 34,1
048_F Cluster 25,50 11,6 8,3 4,7 13,2
049_A Knik 1,50 29,3 26,6 22,8 31,2
049_B Knik 4,50 30,2 27,5 23,8 32,1

049_C Knik 7,50 31,6 28,9 25,1 33,5
049_D Knik 13,50 33,5 30,8 27,0 35,3
049_E Knik 19,50 32,7 30,0 26,2 34,6
049_F Knik 25,50 26,7 24,1 20,3 28,6
050_A Cluster 1,50 35,5 32,9 29,0 37,4

050_B Cluster 4,50 36,1 33,5 29,6 38,0
050_C Cluster 7,50 36,5 33,9 30,1 38,4
050_D Cluster 13,50 36,8 34,2 30,4 38,7
050_E Cluster 19,50 29,6 27,1 23,2 31,5
050_F Cluster 25,50 7,3 3,8 0,3 8,8

051_A Knik 1,50 30,0 27,4 23,6 31,9
051_B Knik 4,50 30,9 28,2 24,5 32,8
051_C Knik 7,50 32,1 29,4 25,7 34,0
051_D Knik 13,50 34,0 31,4 27,6 35,9
051_E Knik 19,50 33,1 30,5 26,6 35,0

051_F Knik 25,50 25,3 22,8 19,0 27,3
052_A Cluster 1,50 36,4 33,8 30,0 38,3
052_B Cluster 4,50 37,0 34,4 30,5 38,9
052_C Cluster 7,50 37,3 34,7 30,9 39,2
052_D Cluster 13,50 36,3 33,7 29,9 38,2

052_E Cluster 19,50 29,7 27,2 23,3 31,6
052_F Cluster 25,50 11,2 7,8 4,3 12,7
053_A Cluster 1,50 47,7 45,1 41,3 49,6
053_B Cluster 4,50 48,6 45,9 42,2 50,5
053_C Cluster 7,50 49,3 46,6 42,9 51,2

053_D Cluster 13,50 50,4 47,7 44,0 52,3
053_E Cluster 19,50 50,5 47,9 44,1 52,4
053_F Cluster 25,50 50,5 47,9 44,1 52,4
054_A Cluster 1,50 46,2 43,7 39,8 48,2
054_B Cluster 4,50 46,8 44,2 40,4 48,7

054_C Cluster 7,50 47,3 44,8 40,9 49,3
054_D Cluster 13,50 48,5 45,9 42,1 50,4
054_E Cluster 19,50 48,7 46,2 42,3 50,7
054_F Cluster 25,50 48,8 46,2 42,4 50,7
055_A Cluster 1,50 49,6 47,0 43,2 51,5

055_B Cluster 4,50 50,7 48,0 44,2 52,5
055_C Cluster 7,50 51,5 48,8 45,1 53,4
055_D Cluster 13,50 52,4 49,7 46,0 54,3
055_E Cluster 19,50 52,6 50,0 46,2 54,5
055_F Cluster 25,50 52,6 50,0 46,2 54,5

056_A Cluster 1,50 46,9 44,3 40,5 48,8
056_B Cluster 4,50 47,6 45,0 41,2 49,5
056_C Cluster 7,50 48,2 45,6 41,8 50,2
056_D Cluster 13,50 49,4 46,8 43,0 51,3
056_E Cluster 19,50 49,6 47,0 43,2 51,5

056_F Cluster 25,50 49,6 47,0 43,2 51,5
057_A Cluster 1,50 32,0 29,4 25,6 33,9
057_B Cluster 4,50 32,8 30,2 26,4 34,7
057_C Cluster 7,50 33,9 31,3 27,5 35,8
057_D Cluster 13,50 34,4 31,8 27,9 36,3

057_E Cluster 19,50 32,8 30,3 26,4 34,7
057_F Cluster 25,50 12,1 8,9 5,3 13,7
058_A Cluster 1,50 32,4 29,8 26,0 34,3
058_B Cluster 4,50 33,1 30,4 26,6 35,0
058_C Cluster 7,50 33,7 31,0 27,2 35,5

058_D Cluster 13,50 35,0 32,4 28,6 36,9
058_E Cluster 19,50 32,1 29,5 25,7 34,0
058_F Cluster 25,50 12,0 8,7 5,2 13,6
059_A Cluster 1,50 31,3 28,7 24,8 33,2
059_B Cluster 4,50 32,1 29,4 25,6 34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

059_C Cluster 7,50 33,1 30,5 26,7 35,0
059_D Cluster 13,50 34,5 31,9 28,1 36,4
059_E Cluster 19,50 32,8 30,2 26,4 34,7
059_F Cluster 25,50 13,0 9,8 6,3 14,7
060_A Cluster 1,50 31,8 29,2 25,4 33,7

060_B Cluster 4,50 32,5 29,9 26,1 34,4
060_C Cluster 7,50 33,4 30,7 26,9 35,2
060_D Cluster 13,50 34,7 32,1 28,3 36,6
060_E Cluster 19,50 32,4 29,9 26,0 34,4
060_F Cluster 25,50 12,8 9,5 5,9 14,3

061_A Blok 0 1,50 20,4 17,3 13,8 22,1
061_B Blok 0 4,50 22,0 19,0 15,4 23,7
061_C Blok 0 7,50 23,2 20,2 16,6 24,9
061_D Blok 0 13,50 25,1 22,2 18,5 26,9
061_E Blok 0 19,50 27,8 25,1 21,3 29,7

061_F Blok 0 25,50 27,1 24,4 20,7 29,0
062_A Blok 0 1,50 19,8 16,7 13,1 21,5
062_B Blok 0 4,50 20,4 17,3 13,7 22,1
062_C Blok 0 7,50 21,0 17,8 14,4 22,7
062_D Blok 0 13,50 21,6 18,4 15,0 23,3

062_E Blok 0 19,50 28,9 26,2 22,4 30,7
062_F Blok 0 25,50 27,8 25,1 21,3 29,7
063_A Blok 0 1,50 20,5 17,4 13,8 22,2
063_B Blok 0 4,50 22,9 20,0 16,4 24,7
063_C Blok 0 7,50 24,6 21,7 18,0 26,4

063_D Blok 0 13,50 24,3 21,4 17,7 26,1
063_E Blok 0 19,50 28,1 25,5 21,7 30,0
063_F Blok 0 25,50 26,7 23,9 20,2 28,5
064_A Blok 0 1,50 19,6 16,6 13,0 21,3
064_B Blok 0 4,50 20,3 17,1 13,6 22,0

064_C Blok 0 7,50 20,9 17,7 14,2 22,6
064_D Blok 0 13,50 21,4 18,2 14,7 23,1
064_E Blok 0 19,50 28,8 26,1 22,3 30,6
064_F Blok 0 25,50 28,0 25,3 21,6 29,9
065_A Blok 0 1,50 20,4 17,3 13,7 22,1

065_B Blok 0 4,50 22,4 19,4 15,8 24,2
065_C Blok 0 7,50 25,9 23,1 19,4 27,7
065_D Blok 0 13,50 27,7 25,0 21,2 29,5
065_E Blok 0 19,50 28,2 25,5 21,8 30,1
065_F Blok 0 25,50 27,0 24,3 20,6 28,9

066_A Blok 0 1,50 21,0 18,0 14,4 22,8
066_B Blok 0 4,50 22,6 19,6 16,1 24,4
066_C Blok 0 7,50 26,4 23,6 19,9 28,2
066_D Blok 0 13,50 29,3 26,6 22,9 31,2
066_E Blok 0 19,50 30,3 27,7 23,9 32,2

066_F Blok 0 25,50 28,4 25,7 22,0 30,3
067_A Blok 0 1,50 20,4 17,4 13,8 22,1
067_B Blok 0 4,50 22,2 19,2 15,6 23,9
067_C Blok 0 7,50 24,1 21,2 17,5 25,9
067_D Blok 0 13,50 26,6 23,8 20,1 28,4

067_E Blok 0 19,50 27,5 24,8 21,1 29,4
067_F Blok 0 25,50 26,5 23,8 20,1 28,4
068_A Blok 0 1,50 20,4 17,3 13,8 22,1
068_B Blok 0 4,50 21,4 18,4 14,9 23,2
068_C Blok 0 7,50 25,4 22,6 18,9 27,2

068_D Blok 0 13,50 27,0 24,3 20,5 28,9
068_E Blok 0 19,50 30,0 27,4 23,6 31,9
068_F Blok 0 25,50 28,5 25,7 22,0 30,3
069_A Knik 1,50 28,6 25,9 22,1 30,4
069_B Knik 4,50 29,6 26,9 23,1 31,5

069_C Knik 7,50 31,3 28,6 24,8 33,2
069_D Knik 13,50 33,3 30,7 26,9 35,2
069_E Knik 19,50 32,3 29,7 25,9 34,2
069_F Knik 25,50 26,4 23,8 20,1 28,4
070_A Cluster 1,50 35,6 33,0 29,2 37,5

070_B Cluster 4,50 36,3 33,7 29,8 38,2
070_C Cluster 7,50 36,9 34,3 30,5 38,8
070_D Cluster 13,50 37,3 34,7 30,9 39,2
070_E Cluster 19,50 25,7 23,2 19,4 27,7
070_F Cluster 25,50 7,6 4,1 0,6 9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

071_A Knik 1,50 28,6 25,9 22,1 30,5
071_B Knik 4,50 29,8 27,1 23,4 31,7
071_C Knik 7,50 31,6 28,9 25,1 33,5
071_D Knik 13,50 33,6 30,9 27,1 35,4
071_E Knik 19,50 32,5 29,9 26,1 34,4

071_F Knik 25,50 26,5 23,9 20,1 28,4
072_A Cluster 1,50 36,1 33,5 29,7 38,0
072_B Cluster 4,50 36,6 34,0 30,2 38,5
072_C Cluster 7,50 37,0 34,4 30,6 38,9
072_D Cluster 13,50 37,0 34,4 30,5 38,9

072_E Cluster 19,50 26,1 23,7 19,9 28,1
072_F Cluster 25,50 7,6 4,1 0,6 9,1
073_A Blok 0 1,50 20,9 17,9 14,3 22,7
073_B Blok 0 4,50 24,1 21,2 17,5 25,9
073_C Blok 0 7,50 25,6 22,8 19,0 27,4

073_D Blok 0 13,50 24,3 21,4 17,8 26,1
073_E Blok 0 19,50 28,5 25,8 22,0 30,3
073_F Blok 0 25,50 27,5 24,8 21,1 29,4
074_A Blok 0 1,50 20,2 17,1 13,5 21,9
074_B Blok 0 4,50 21,6 18,6 15,0 23,3

074_C Blok 0 7,50 23,6 20,7 17,0 25,3
074_D Blok 0 13,50 21,7 18,5 15,0 23,4
074_E Blok 0 19,50 28,4 25,7 21,9 30,3
074_F Blok 0 25,50 27,5 24,8 21,0 29,4
075_A Knik 1,50 27,5 24,8 21,0 29,4

075_B Knik 4,50 28,5 25,8 22,0 30,4
075_C Knik 7,50 30,5 27,8 24,0 32,3
075_D Knik 13,50 32,3 29,7 25,9 34,2
075_E Knik 19,50 31,6 29,0 25,2 33,5
075_F Knik 25,50 27,0 24,4 20,6 28,9

076_A Knik 1,50 27,7 25,0 21,2 29,6
076_B Knik 4,50 28,7 26,0 22,2 30,5
076_C Knik 7,50 30,6 28,0 24,2 32,5
076_D Knik 13,50 32,4 29,7 25,9 34,2
076_E Knik 19,50 31,7 29,1 25,3 33,6

076_F Knik 25,50 29,3 26,6 22,9 31,2
077_A Kopblok 1,50 1,0 -2,8 -6,3 2,3
077_B Kopblok 4,50 2,2 -1,5 -4,9 3,6
077_C Kopblok 7,50 2,3 -1,4 -4,8 3,7
077_D Kopblok 16,50 -4,5 -8,2 -11,7 -3,2

077_E Kopblok 25,50 -- -- -- --
077_F Kopblok 34,50 -- -- -- --
078_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
078_B Kopblok 4,50 -- -- -- --
078_C Kopblok 7,50 -- -- -- --

078_D Kopblok 16,50 -- -- -- --
078_E Kopblok 25,50 35,1 32,3 28,5 36,9
078_F Kopblok 34,50 34,4 31,4 27,6 36,0
079_A Kopblok 1,50 -- -- -- --
079_B Kopblok 4,50 -- -- -- --

079_C Kopblok 7,50 -- -- -- --
079_D Kopblok 16,50 -- -- -- --
079_E Kopblok 25,50 -- -- -- --
079_F Kopblok 34,50 33,6 30,7 26,9 35,3
080_A Kopblok 1,50 19,9 16,8 13,3 21,6

080_B Kopblok 4,50 23,6 20,7 17,0 25,4
080_C Kopblok 7,50 26,5 23,8 20,0 28,4
080_D Kopblok 16,50 25,4 22,7 18,9 27,2
080_E Kopblok 25,50 24,5 21,7 18,0 26,3
080_F Kopblok 34,50 22,6 19,7 16,0 24,4

081_A Cluster 1,50 40,4 37,8 34,0 42,3
081_B Cluster 4,50 40,9 38,3 34,6 42,9
081_C Cluster 7,50 41,3 38,7 34,9 43,2
081_D Cluster 13,50 42,3 39,6 35,9 44,2
081_E Cluster 19,50 43,4 40,7 37,0 45,3

082_A Cluster 1,50 38,4 35,2 31,4 39,9
082_B Cluster 4,50 38,7 35,6 31,7 40,2
082_C Cluster 7,50 38,8 35,6 31,8 40,3
082_D Cluster 13,50 39,8 36,6 32,8 41,3
082_E Cluster 19,50 41,5 38,4 34,6 43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:06:24Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

083_A Cluster 1,50 44,8 42,2 38,4 46,7
083_B Cluster 4,50 45,3 42,7 38,9 47,2
083_C Cluster 7,50 45,8 43,2 39,4 47,7
083_D Cluster 13,50 47,0 44,3 40,6 48,9
083_E Cluster 19,50 47,6 45,0 41,2 49,5

084_A Cluster 1,50 30,0 27,1 23,3 31,7
084_B Cluster 4,50 30,7 27,7 24,0 32,4
084_C Cluster 7,50 31,3 28,3 24,6 33,0
084_D Cluster 13,50 33,7 30,5 26,9 35,3
084_E Cluster 19,50 37,3 34,3 30,6 39,0

085_A Cluster 1,50 30,0 27,3 23,5 31,8
085_B Cluster 4,50 30,8 28,1 24,4 32,7
085_C Cluster 7,50 31,6 28,8 25,1 33,4
085_D Cluster 13,50 33,7 30,7 27,1 35,5
085_E Cluster 19,50 37,0 34,1 30,4 38,8

086_A Cluster 1,50 40,9 37,8 33,9 42,5
086_B Cluster 4,50 41,3 38,2 34,3 42,8
086_C Cluster 7,50 41,8 38,6 34,8 43,3
086_D Cluster 13,50 42,9 39,8 35,9 44,4
086_E Cluster 19,50 43,4 40,3 36,4 44,9

087_A Cluster 1,50 32,3 29,7 25,9 34,2
087_B Cluster 4,50 33,1 30,5 26,7 35,0
087_C Cluster 7,50 33,7 31,0 27,3 35,5
087_D Cluster 13,50 35,2 32,4 28,7 37,0
087_E Cluster 19,50 37,3 34,4 30,8 39,1

088_A Cluster 1,50 33,3 30,2 26,4 34,9
088_B Cluster 4,50 33,7 30,5 26,8 35,2
088_C Cluster 7,50 33,8 30,7 26,9 35,4
088_D Cluster 13,50 35,5 32,3 28,6 37,1
088_E Cluster 19,50 39,2 36,1 32,4 40,8

089_A Cluster 1,50 36,8 34,2 30,5 38,7
089_B Cluster 4,50 37,4 34,8 31,1 39,4
089_C Cluster 7,50 37,7 35,1 31,4 39,7
089_D Cluster 13,50 38,8 36,1 32,4 40,7
089_E Cluster 19,50 40,2 37,5 33,8 42,1

090_A Cluster 1,50 32,5 29,5 25,6 34,1
090_B Cluster 4,50 32,9 29,8 26,1 34,5
090_C Cluster 7,50 33,2 30,1 26,3 34,8
090_D Cluster 13,50 35,0 31,8 28,1 36,6
090_E Cluster 19,50 38,4 35,4 31,7 40,1

091_A Knik 1,50 44,0 40,9 37,0 45,5
091_B Knik 4,50 44,6 41,5 37,6 46,1
091_C Knik 7,50 45,2 42,0 38,2 46,7
091_D Knik 13,50 46,3 43,2 39,4 47,9
091_E Knik 19,50 46,8 43,7 39,9 48,4

092_A Knik 1,50 43,0 39,9 36,0 44,5
092_B Knik 4,50 43,4 40,3 36,4 44,9
092_C Knik 7,50 44,1 41,0 37,1 45,7
092_D Knik 13,50 45,6 42,5 38,6 47,1
092_E Knik 19,50 46,2 43,1 39,2 47,7

093_A Knik 1,50 44,0 40,9 37,0 45,5
093_B Knik 4,50 44,6 41,5 37,6 46,1
093_C Knik 7,50 45,2 42,1 38,2 46,7
093_D Knik 13,50 46,5 43,4 39,5 48,0
093_E Knik 19,50 47,0 43,9 40,1 48,6

094_A Knik 1,50 44,2 41,1 37,2 45,7
094_B Knik 4,50 44,7 41,6 37,7 46,2
094_C Knik 7,50 45,3 42,2 38,4 46,9
094_D Knik 13,50 46,7 43,6 39,7 48,2
094_E Knik 19,50 47,2 44,2 40,3 48,8

095_A Knik 1,50 30,9 27,8 23,9 32,4
095_B Knik 4,50 30,8 27,7 23,8 32,3
095_C Knik 7,50 30,8 27,7 23,9 32,4
095_D Knik 13,50 31,9 28,8 25,0 33,5
095_E Knik 19,50 33,4 30,3 26,5 35,0

096_A Knik 1,50 36,3 33,3 29,4 37,9
096_B Knik 4,50 37,0 33,9 30,0 38,6
096_C Knik 7,50 37,7 34,6 30,7 39,2
096_D Knik 13,50 39,1 36,0 32,1 40,6
096_E Knik 19,50 39,8 36,7 32,9 41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

097_A Knik 1,50 39,8 36,7 32,8 41,3
097_B Knik 4,50 39,7 36,6 32,7 41,2
097_C Knik 7,50 40,2 37,1 33,3 41,8
097_D Knik 13,50 41,7 38,6 34,7 43,2
097_E Knik 19,50 42,9 39,8 36,0 44,5

098_A Knik 1,50 41,1 38,0 34,1 42,6
098_B Knik 4,50 41,2 38,1 34,3 42,8
098_C Knik 7,50 42,0 38,9 35,0 43,5
098_D Knik 13,50 43,5 40,4 36,5 45,0
098_E Knik 19,50 44,3 41,3 37,4 45,9

099_A Blok 0 1,50 33,9 30,9 27,0 35,5
099_B Blok 0 4,50 34,6 31,5 27,7 36,2
099_C Blok 0 7,50 34,7 31,6 27,8 36,3
099_D Blok 0 13,50 35,8 32,7 28,9 37,4
099_E Blok 0 19,50 37,9 35,0 31,2 39,6

100_A Blok 0 1,50 32,3 29,3 25,4 33,9
100_B Blok 0 4,50 33,1 29,9 26,1 34,6
100_C Blok 0 7,50 33,2 30,1 26,3 34,8
100_D Blok 0 13,50 34,2 31,1 27,4 35,8
100_E Blok 0 19,50 36,5 33,6 29,8 38,2

101_A Blok 0 1,50 32,9 29,8 26,0 34,5
101_B Blok 0 4,50 33,7 30,6 26,7 35,2
101_C Blok 0 7,50 33,9 30,8 26,9 35,4
101_D Blok 0 13,50 34,8 31,8 28,0 36,4
101_E Blok 0 19,50 37,0 34,1 30,2 38,7

102_A Blok 0 1,50 14,8 11,9 8,2 16,6
102_B Blok 0 4,50 15,4 12,3 8,7 17,1
102_C Blok 0 7,50 15,8 12,7 9,2 17,5
102_D Blok 0 13,50 17,8 14,7 11,2 19,5
102_E Blok 0 19,50 20,3 17,2 13,7 22,0

103_A Blok 0 1,50 34,1 31,0 27,1 35,6
103_B Blok 0 4,50 34,7 31,6 27,7 36,2
103_C Blok 0 7,50 34,8 31,7 27,9 36,4
103_D Blok 0 13,50 35,8 32,7 28,9 37,4
103_E Blok 0 19,50 38,1 35,2 31,4 39,8

104_A Blok 0 1,50 30,9 27,8 24,0 32,4
104_B Blok 0 4,50 31,6 28,5 24,7 33,2
104_C Blok 0 7,50 31,9 28,7 25,0 33,4
104_D Blok 0 13,50 32,9 29,8 26,0 34,5
104_E Blok 0 19,50 37,1 34,3 30,4 38,8

105_A Blok 0 1,50 36,2 33,2 29,3 37,8
105_B Blok 0 4,50 36,8 33,7 29,9 38,3
105_C Blok 0 7,50 36,9 33,8 30,0 38,5
105_D Blok 0 13,50 38,1 35,1 31,3 39,7
105_E Blok 0 19,50 39,7 36,7 32,9 41,4

106_A Blok 0 1,50 32,4 29,3 25,5 34,0
106_B Blok 0 4,50 32,2 29,0 25,2 33,7
106_C Blok 0 7,50 32,4 29,3 25,5 34,0
106_D Blok 0 13,50 33,9 30,8 27,0 35,5
106_E Blok 0 19,50 36,9 33,8 30,0 38,5

107_A Blok 0 1,50 37,2 34,2 30,3 38,8
107_B Blok 0 4,50 37,4 34,4 30,5 39,0
107_C Blok 0 7,50 37,6 34,5 30,7 39,2
107_D Blok 0 13,50 38,8 35,8 32,0 40,4
107_E Blok 0 19,50 40,2 37,2 33,3 41,8

108_A Blok 0 1,50 31,7 28,6 24,7 33,2
108_B Blok 0 4,50 32,4 29,3 25,5 34,0
108_C Blok 0 7,50 32,6 29,5 25,7 34,2
108_D Blok 0 13,50 33,6 30,5 26,8 35,2
108_E Blok 0 19,50 37,1 34,3 30,5 38,9

109_A Blok 0 1,50 35,0 31,9 28,0 36,5
109_B Blok 0 4,50 35,6 32,6 28,7 37,2
109_C Blok 0 7,50 35,7 32,7 28,8 37,3
109_D Blok 0 13,50 36,8 33,8 30,0 38,4
109_E Blok 0 19,50 38,9 36,0 32,2 40,6

110_A Blok 0 1,50 31,5 28,4 24,5 33,0
110_B Blok 0 4,50 32,2 29,1 25,3 33,8
110_C Blok 0 7,50 32,5 29,3 25,6 34,0
110_D Blok 0 13,50 33,4 30,3 26,5 35,0
110_E Blok 0 19,50 37,2 34,4 30,6 39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:06:24Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

111_A Blok 0 1,50 35,3 32,2 28,3 36,8
111_B Blok 0 4,50 35,8 32,7 28,9 37,3
111_C Blok 0 7,50 35,9 32,8 29,0 37,5
111_D Blok 0 13,50 37,1 34,0 30,2 38,7
111_E Blok 0 19,50 39,0 36,1 32,2 40,7

112_A Kopblok 1,50 28,5 25,4 21,6 30,1
112_B Kopblok 4,50 29,5 26,4 22,6 31,1
112_C Kopblok 7,50 29,9 26,7 23,0 31,5
112_D Kopblok 13,50 31,0 27,9 24,2 32,7
112_E Kopblok 19,50 34,8 32,0 28,2 36,6

113_A Kopblok 1,50 28,6 25,5 21,7 30,2
113_B Kopblok 4,50 29,5 26,4 22,7 31,1
113_C Kopblok 7,50 29,9 26,8 23,1 31,5
113_D Kopblok 13,50 31,0 27,9 24,2 32,6
113_E Kopblok 19,50 35,1 32,3 28,5 36,9

114_A Kopblok 1,50 -0,4 -4,1 -7,6 1,0
114_B Kopblok 4,50 1,2 -2,4 -5,9 2,6
114_C Kopblok 7,50 1,4 -2,3 -5,7 2,8
114_D Kopblok 13,50 -0,5 -4,3 -7,7 0,8
114_E Kopblok 19,50 -- -- -- --

115_A Kopblok 1,50 28,7 25,6 21,8 30,3
115_B Kopblok 4,50 29,7 26,6 22,8 31,3
115_C Kopblok 7,50 30,0 26,9 23,2 31,6
115_D Kopblok 13,50 31,1 28,1 24,4 32,8
115_E Kopblok 19,50 34,9 32,1 28,3 36,7

116_A Kopblok 1,50 24,0 20,8 17,3 25,6
116_B Kopblok 4,50 25,2 22,1 18,5 26,9
116_C Kopblok 7,50 26,1 22,9 19,4 27,8
116_D Kopblok 13,50 28,7 25,6 22,0 30,4
116_E Kopblok 19,50 34,4 31,5 27,8 36,1

117_A Kopblok 1,50 28,9 25,8 22,0 30,5
117_B Kopblok 4,50 29,9 26,8 23,0 31,5
117_C Kopblok 7,50 30,2 27,1 23,3 31,8
117_D Kopblok 13,50 31,3 28,2 24,5 32,9
117_E Kopblok 19,50 34,7 31,9 28,2 36,5

118_A Kopblok 1,50 28,4 25,3 21,5 30,0
118_B Kopblok 4,50 29,4 26,3 22,6 31,0
118_C Kopblok 7,50 29,8 26,7 22,9 31,4
118_D Kopblok 13,50 30,8 27,7 24,0 32,4
118_E Kopblok 19,50 33,8 30,9 27,1 35,5

119_A Eiland 1 1,50 44,4 41,3 37,4 45,9
119_B Eiland 1 4,50 45,2 42,1 38,2 46,8
119_C Eiland 1 7,50 46,1 43,0 39,1 47,6
119_D Eiland 1 10,50 46,8 43,7 39,8 48,3
119_E Eiland 1 13,50 47,0 43,9 40,0 48,5

119_F Eiland 1 16,50 47,2 44,1 40,2 48,8
120_A Eiland 1 1,50 42,1 39,0 35,1 43,7
120_B Eiland 1 4,50 43,0 39,9 36,0 44,5
120_C Eiland 1 7,50 43,9 40,7 36,9 45,4
120_D Eiland 1 10,50 44,7 41,6 37,7 46,3

120_E Eiland 1 13,50 45,2 42,1 38,2 46,7
120_F Eiland 1 16,50 46,2 43,1 39,2 47,7
121_A Eiland 1 1,50 45,8 42,7 38,8 47,4
121_B Eiland 1 4,50 46,8 43,7 39,8 48,4
121_C Eiland 1 7,50 47,8 44,6 40,8 49,3

121_D Eiland 1 10,50 48,2 45,0 41,2 49,7
121_E Eiland 1 13,50 48,3 45,2 41,3 49,9
121_F Eiland 1 16,50 48,4 45,2 41,4 49,9
122_A Eiland 1 1,50 25,5 22,3 18,6 27,0
122_B Eiland 1 4,50 26,0 22,8 19,1 27,5

122_C Eiland 1 7,50 26,4 23,1 19,5 27,9
122_D Eiland 1 10,50 27,1 23,8 20,2 28,6
122_E Eiland 1 13,50 28,2 24,9 21,3 29,7
122_F Eiland 1 16,50 29,9 26,7 23,0 31,5
123_A Eiland 1 1,50 24,4 21,3 17,6 26,0

123_B Eiland 1 4,50 25,1 21,9 18,3 26,7
123_C Eiland 1 7,50 25,5 22,3 18,7 27,1
123_D Eiland 1 10,50 26,0 22,8 19,2 27,6
123_E Eiland 1 13,50 26,5 23,3 19,7 28,1
123_F Eiland 1 16,50 27,5 24,3 20,7 29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

124_A Eiland 1 1,50 32,2 29,1 25,3 33,8
124_B Eiland 1 4,50 31,8 28,7 24,9 33,4
124_C Eiland 1 7,50 32,5 29,3 25,5 34,0
124_D Eiland 1 10,50 33,2 30,1 26,3 34,8
124_E Eiland 1 13,50 34,2 31,1 27,3 35,8

124_F Eiland 1 16,50 34,9 31,8 28,0 36,5
125_A Eiland 1 1,50 40,7 37,8 34,0 42,4
125_B Eiland 1 4,50 40,9 38,1 34,2 42,7
125_C Eiland 1 7,50 41,2 38,4 34,6 43,0
125_D Eiland 1 10,50 41,9 39,1 35,2 43,6

125_E Eiland 1 13,50 42,4 39,6 35,7 44,1
125_F Eiland 1 16,50 43,1 40,3 36,5 44,9
126_A Eiland 1 1,50 48,1 45,1 41,3 49,7
126_B Eiland 1 4,50 48,9 46,0 42,1 50,6
126_C Eiland 1 7,50 49,7 46,8 42,9 51,4

126_D Eiland 1 10,50 50,3 47,3 43,4 51,9
126_E Eiland 1 13,50 50,6 47,6 43,7 52,2
126_F Eiland 1 16,50 50,8 47,8 43,9 52,4
127_A Eiland 1 1,50 49,2 46,3 42,4 50,9
127_B Eiland 1 4,50 50,2 47,3 43,4 51,9

127_C Eiland 1 7,50 51,0 48,0 44,1 52,6
127_D Eiland 1 10,50 51,4 48,4 44,5 53,0
127_E Eiland 1 13,50 51,6 48,6 44,8 53,2
127_F Eiland 1 16,50 51,8 48,8 45,0 53,4
128_A Eiland 1 1,50 49,0 46,1 42,2 50,7

128_B Eiland 1 4,50 49,9 46,9 43,1 51,5
128_C Eiland 1 7,50 50,6 47,7 43,8 52,3
128_D Eiland 1 10,50 51,0 48,0 44,2 52,6
128_E Eiland 1 13,50 51,2 48,2 44,3 52,8
128_F Eiland 1 16,50 51,4 48,4 44,6 53,0

129_A Eiland 1 1,50 40,7 37,8 34,0 42,4
129_B Eiland 1 4,50 41,0 38,1 34,3 42,7
129_C Eiland 1 7,50 41,6 38,8 35,0 43,4
129_D Eiland 1 10,50 42,3 39,5 35,6 44,0
129_E Eiland 1 13,50 43,0 40,2 36,4 44,8

129_F Eiland 1 16,50 43,6 40,9 37,0 45,4
130_A Eiland 1 1,50 42,8 40,0 36,1 44,5
130_B Eiland 1 4,50 43,3 40,5 36,7 45,1
130_C Eiland 1 7,50 43,8 41,1 37,2 45,6
130_D Eiland 1 10,50 44,4 41,7 37,8 46,2

130_E Eiland 1 13,50 45,0 42,2 38,4 46,8
130_F Eiland 1 16,50 45,6 42,8 38,9 47,3
131_A Entreegebouw 1,50 52,1 49,4 45,7 54,0
131_B Entreegebouw 4,50 53,5 50,8 47,1 55,4
131_C Entreegebouw 7,50 54,2 51,4 47,8 56,1

131_D Entreegebouw 13,50 54,7 52,0 48,3 56,6
131_E Entreegebouw 19,50 54,8 52,0 48,3 56,6
131_F Entreegebouw 25,50 54,7 51,9 48,3 56,6
132_A Entreegebouw 1,50 55,9 53,0 49,3 57,7
132_B Entreegebouw 4,50 58,2 55,3 51,6 60,0

132_C Entreegebouw 7,50 58,7 55,8 52,2 60,5
132_D Entreegebouw 13,50 58,9 56,0 52,3 60,7
132_E Entreegebouw 19,50 58,7 55,9 52,2 60,5
132_F Entreegebouw 25,50 58,6 55,7 52,1 60,4
133_A Entreegebouw 1,50 51,1 48,4 44,7 53,0

133_B Entreegebouw 4,50 52,2 49,5 45,8 54,1
133_C Entreegebouw 7,50 53,1 50,4 46,7 55,0
133_D Entreegebouw 13,50 53,8 51,1 47,4 55,7
133_E Entreegebouw 19,50 53,9 51,2 47,5 55,8
133_F Entreegebouw 25,50 53,9 51,1 47,4 55,7

134_A Entreegebouw 1,50 53,8 51,0 47,4 55,7
134_B Entreegebouw 4,50 55,3 52,5 48,9 57,2
134_C Entreegebouw 7,50 55,8 53,0 49,3 57,6
134_D Entreegebouw 13,50 56,1 53,3 49,7 58,0
134_E Entreegebouw 19,50 56,1 53,3 49,6 57,9

134_F Entreegebouw 25,50 56,0 53,1 49,5 57,8
135_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
135_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
135_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
135_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

135_E Entreegebouw 19,50 39,2 36,0 32,5 40,9
135_F Entreegebouw 25,50 48,6 45,5 41,7 50,2
136_A Entreegebouw 1,50 43,9 41,2 37,5 45,8
136_B Entreegebouw 4,50 44,5 41,9 38,1 46,4
136_C Entreegebouw 7,50 45,2 42,5 38,8 47,1

136_D Entreegebouw 13,50 46,4 43,7 40,0 48,3
136_E Entreegebouw 19,50 46,8 44,1 40,4 48,7
136_F Entreegebouw 25,50 44,8 42,1 38,4 46,7
137_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
137_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --

137_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
137_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
137_E Entreegebouw 19,50 48,0 44,9 41,2 49,7
137_F Entreegebouw 25,50 54,2 51,3 47,6 55,9
138_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --

138_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
138_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
138_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
138_E Entreegebouw 19,50 37,1 34,0 30,4 38,8
138_F Entreegebouw 25,50 44,3 41,2 37,4 45,9

139_A Entreegebouw 1,50 37,0 34,0 30,2 38,7
139_B Entreegebouw 4,50 37,4 34,4 30,5 39,0
139_C Entreegebouw 7,50 37,7 34,6 30,8 39,3
139_D Entreegebouw 10,50 38,1 35,0 31,2 39,7
139_E Entreegebouw 13,50 38,6 35,5 31,7 40,2

139_F Entreegebouw 16,50 39,0 36,0 32,1 40,6
140_A Entreegebouw 1,50 40,2 37,6 33,8 42,1
140_B Entreegebouw 4,50 40,6 38,0 34,2 42,5
140_C Entreegebouw 7,50 40,9 38,3 34,5 42,8
140_D Entreegebouw 10,50 41,4 38,7 35,0 43,3

140_E Entreegebouw 13,50 41,8 39,2 35,4 43,7
140_F Entreegebouw 16,50 42,3 39,7 35,9 44,2
141_A Entreegebouw 1,50 45,0 41,9 38,1 46,6
141_B Entreegebouw 4,50 45,9 42,8 38,9 47,4
141_C Entreegebouw 7,50 46,6 43,5 39,6 48,2

141_D Entreegebouw 10,50 47,1 44,0 40,1 48,6
141_E Entreegebouw 13,50 47,3 44,2 40,3 48,8
141_F Entreegebouw 16,50 47,5 44,3 40,5 49,0
142_A Entreegebouw 1,50 45,6 42,6 38,7 47,2
142_B Entreegebouw 4,50 46,8 43,7 39,8 48,3

142_C Entreegebouw 7,50 47,6 44,5 40,6 49,1
142_D Entreegebouw 10,50 47,9 44,7 40,9 49,4
142_E Entreegebouw 13,50 48,0 44,9 41,0 49,5
142_F Entreegebouw 16,50 48,1 45,0 41,1 49,6
143_A Entreegebouw 1,50 43,9 40,8 36,9 45,4

143_B Entreegebouw 4,50 44,6 41,5 37,6 46,2
143_C Entreegebouw 7,50 45,2 42,1 38,2 46,7
143_D Entreegebouw 10,50 45,8 42,7 38,8 47,3
143_E Entreegebouw 13,50 46,1 43,0 39,1 47,6
143_F Entreegebouw 16,50 46,3 43,1 39,3 47,8

144_A Entreegebouw 1,50 36,5 34,0 30,2 38,5
144_B Entreegebouw 4,50 37,0 34,5 30,7 39,0
144_C Entreegebouw 7,50 37,2 34,6 30,9 39,2
144_D Entreegebouw 10,50 37,5 34,9 31,2 39,5
144_E Entreegebouw 13,50 37,9 35,3 31,5 39,8

144_F Entreegebouw 16,50 38,4 35,7 32,0 40,3
145_A Entreegebouw 1,50 34,7 32,1 28,3 36,6
145_B Entreegebouw 4,50 35,2 32,6 28,9 37,1
145_C Entreegebouw 7,50 35,4 32,8 29,1 37,4
145_D Entreegebouw 10,50 35,7 33,1 29,3 37,6

145_E Entreegebouw 13,50 36,1 33,4 29,7 38,0
145_F Entreegebouw 16,50 36,5 33,9 30,1 38,4
146_A Entreegebouw 1,50 32,8 30,3 26,5 34,8
146_B Entreegebouw 4,50 33,4 30,8 27,0 35,3
146_C Entreegebouw 7,50 33,6 31,0 27,2 35,5

146_D Entreegebouw 10,50 33,9 31,3 27,5 35,8
146_E Entreegebouw 13,50 34,3 31,6 27,9 36,2
146_F Entreegebouw 16,50 34,9 32,2 28,4 36,7
147_A Entreegebouw 1,50 33,7 30,8 27,0 35,4
147_B Entreegebouw 4,50 34,2 31,3 27,5 35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

147_C Entreegebouw 7,50 34,3 31,4 27,6 36,0
147_D Entreegebouw 10,50 34,6 31,7 27,9 36,3
147_E Entreegebouw 13,50 35,0 32,0 28,3 36,7
147_F Entreegebouw 16,50 35,6 32,6 28,8 37,2
148_A Entreegebouw 1,50 38,2 35,6 31,8 40,1

148_B Entreegebouw 4,50 38,6 36,0 32,2 40,5
148_C Entreegebouw 7,50 38,8 36,2 32,4 40,7
148_D Entreegebouw 10,50 39,2 36,5 32,8 41,1
148_E Entreegebouw 13,50 39,6 37,0 33,2 41,5
148_F Entreegebouw 16,50 40,1 37,4 33,7 42,0

149_A Entreegebouw 1,50 54,7 51,9 48,1 56,5
149_B Entreegebouw 4,50 57,6 54,8 51,0 59,4
149_C Entreegebouw 7,50 58,3 55,5 51,8 60,1
149_D Entreegebouw 10,50 58,6 55,7 52,0 60,4
149_E Entreegebouw 13,50 58,6 55,8 52,1 60,4

149_F Entreegebouw 16,50 58,6 55,7 52,0 60,4
150_A Entreegebouw 1,50 52,1 49,3 45,4 53,8
150_B Entreegebouw 4,50 54,4 51,6 47,8 56,2
150_C Entreegebouw 7,50 55,6 52,9 49,0 57,4
150_D Entreegebouw 10,50 56,1 53,3 49,5 57,9

150_E Entreegebouw 13,50 56,2 53,5 49,7 58,0
150_F Entreegebouw 16,50 56,2 53,5 49,7 58,0
151_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
151_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
151_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --

151_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- --
151_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
151_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- --
152_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --
152_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --

152_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
152_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- --
152_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
152_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- --
153_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- --

153_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- --
153_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- --
153_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- --
153_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- --
153_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- --

154_A Entreegebouw 1,50 53,0 50,1 46,3 54,7
154_B Entreegebouw 4,50 55,7 52,9 49,0 57,4
154_C Entreegebouw 7,50 56,9 54,2 50,3 58,7
154_D Entreegebouw 10,50 57,4 54,6 50,8 59,2
154_E Entreegebouw 13,50 57,5 54,8 51,0 59,3

154_F Entreegebouw 16,50 57,6 54,9 51,1 59,4
155_A Entreegebouw 1,50 53,4 50,5 46,7 55,1
155_B Entreegebouw 4,50 56,2 53,4 49,6 58,0
155_C Entreegebouw 7,50 57,3 54,5 50,7 59,1
155_D Entreegebouw 10,50 57,7 54,9 51,1 59,5

155_E Entreegebouw 13,50 57,9 55,1 51,3 59,7
155_F Entreegebouw 16,50 58,0 55,2 51,5 59,8
156_A Entreegebouw 1,50 53,8 50,9 47,1 55,5
156_B Entreegebouw 4,50 56,7 53,9 50,1 58,5
156_C Entreegebouw 7,50 57,7 54,9 51,1 59,5

156_D Entreegebouw 10,50 58,1 55,3 51,5 59,9
156_E Entreegebouw 13,50 58,2 55,5 51,7 60,0
156_F Entreegebouw 16,50 58,3 55,5 51,7 60,1
157_A Entreegebouw 1,50 54,2 51,4 47,6 56,0
157_B Entreegebouw 4,50 57,2 54,4 50,6 59,0

157_C Entreegebouw 7,50 58,1 55,2 51,5 59,9
157_D Entreegebouw 10,50 58,4 55,6 51,8 60,2
157_E Entreegebouw 13,50 58,5 55,7 52,0 60,3
157_F Entreegebouw 16,50 58,5 55,7 51,9 60,3
158_A Entreegebouw 1,50 52,7 49,8 46,0 54,4

158_B Entreegebouw 4,50 55,1 52,3 48,5 56,9
158_C Entreegebouw 7,50 56,3 53,6 49,7 58,1
158_D Entreegebouw 10,50 56,9 54,2 50,3 58,7
158_E Entreegebouw 13,50 57,1 54,4 50,5 58,9
158_F Entreegebouw 16,50 57,1 54,4 50,5 58,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

159_A Eiland 1 1,50 30,4 27,4 23,6 32,1
159_B Eiland 1 4,50 31,0 28,1 24,3 32,7
159_C Eiland 1 7,50 31,2 28,3 24,5 32,9
159_D Eiland 1 10,50 31,5 28,5 24,8 33,2
159_E Eiland 1 13,50 32,1 29,2 25,4 33,8

159_F Eiland 1 16,50 32,9 30,0 26,2 34,6
160_A Eiland 1 1,50 29,7 26,6 22,8 31,3
160_B Eiland 1 4,50 29,9 26,8 23,0 31,5
160_C Eiland 1 7,50 30,0 26,9 23,1 31,6
160_D Eiland 1 10,50 30,8 27,6 23,9 32,3

160_E Eiland 1 13,50 31,7 28,6 24,8 33,3
160_F Eiland 1 16,50 33,0 29,9 26,2 34,6
161_A Eiland 1 1,50 29,9 26,8 23,0 31,5
161_B Eiland 1 4,50 30,1 27,0 23,3 31,7
161_C Eiland 1 7,50 30,2 27,1 23,4 31,8

161_D Eiland 1 10,50 30,8 27,7 24,0 32,4
161_E Eiland 1 13,50 31,6 28,5 24,8 33,2
161_F Eiland 1 16,50 32,8 29,7 26,0 34,4
162_A Eiland 1 1,50 27,6 24,6 20,8 29,3
162_B Eiland 1 4,50 28,1 25,0 21,3 29,7

162_C Eiland 1 7,50 28,6 25,4 21,8 30,2
162_D Eiland 1 10,50 29,9 26,7 23,1 31,5
162_E Eiland 1 13,50 33,3 30,2 26,5 34,9
162_F Eiland 1 16,50 37,1 34,1 30,3 38,7
163_A Eiland 1 1,50 32,8 30,0 26,1 34,5

163_B Eiland 1 4,50 33,2 30,3 26,5 34,9
163_C Eiland 1 7,50 33,2 30,3 26,5 34,9
163_D Eiland 1 10,50 33,4 30,5 26,7 35,1
163_E Eiland 1 13,50 33,6 30,7 26,9 35,3
163_F Eiland 1 16,50 34,3 31,4 27,6 36,0

164_A Eiland 1 1,50 30,6 27,7 23,8 32,3
164_B Eiland 1 4,50 31,3 28,3 24,5 32,9
164_C Eiland 1 7,50 31,5 28,5 24,7 33,1
164_D Eiland 1 10,50 31,8 28,9 25,1 33,5
164_E Eiland 1 13,50 32,3 29,4 25,6 34,0

164_F Eiland 1 16,50 32,9 30,0 26,2 34,6
165_A Eiland 1 1,50 29,2 26,1 22,3 30,8
165_B Eiland 1 4,50 29,3 26,2 22,4 30,9
165_C Eiland 1 7,50 29,6 26,4 22,7 31,1
165_D Eiland 1 10,50 30,4 27,2 23,5 32,0

165_E Eiland 1 13,50 31,4 28,3 24,6 33,0
165_F Eiland 1 16,50 32,9 29,8 26,1 34,6
166_A Eiland 1 1,50 30,9 28,0 24,2 32,6
166_B Eiland 1 4,50 31,6 28,7 24,8 33,3
166_C Eiland 1 7,50 31,9 29,0 25,2 33,6

166_D Eiland 1 10,50 32,1 29,2 25,4 33,8
166_E Eiland 1 13,50 32,5 29,6 25,8 34,2
166_F Eiland 1 16,50 33,0 30,1 26,3 34,7
167_A Eiland 1 1,50 32,6 29,8 26,0 34,4
167_B Eiland 1 4,50 33,2 30,4 26,6 35,0

167_C Eiland 1 7,50 33,3 30,5 26,7 35,1
167_D Eiland 1 10,50 33,4 30,6 26,8 35,2
167_E Eiland 1 13,50 33,8 31,0 27,2 35,6
167_F Eiland 1 16,50 34,4 31,5 27,7 36,1
168_A Eiland 1 1,50 29,5 26,4 22,6 31,1

168_B Eiland 1 4,50 29,5 26,4 22,6 31,1
168_C Eiland 1 7,50 29,7 26,6 22,8 31,3
168_D Eiland 1 10,50 30,6 27,5 23,7 32,2
168_E Eiland 1 13,50 31,8 28,7 25,0 33,4
168_F Eiland 1 16,50 33,4 30,3 26,6 35,0

169_A Eiland 1 1,50 34,8 31,6 27,8 36,3
169_B Eiland 1 4,50 34,3 31,2 27,4 35,9
169_C Eiland 1 7,50 34,2 31,0 27,2 35,7
169_D Eiland 1 10,50 34,9 31,7 27,9 36,4
169_E Eiland 1 13,50 36,1 33,0 29,2 37,7

169_F Eiland 1 16,50 38,0 35,1 31,2 39,7
170_A Eiland 1 1,50 35,2 32,0 28,2 36,7
170_B Eiland 1 4,50 34,7 31,6 27,8 36,3
170_C Eiland 1 7,50 34,8 31,6 27,8 36,3
170_D Eiland 1 10,50 35,5 32,4 28,6 37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

170_E Eiland 1 13,50 37,0 34,0 30,2 38,6
170_F Eiland 1 16,50 39,5 36,6 32,7 41,2
171_A Eiland 1 1,50 36,1 33,0 29,1 37,7
171_B Eiland 1 4,50 35,5 32,4 28,6 37,1
171_C Eiland 1 7,50 35,6 32,5 28,6 37,1

171_D Eiland 1 10,50 36,3 33,2 29,4 37,9
171_E Eiland 1 13,50 37,6 34,5 30,7 39,2
171_F Eiland 1 16,50 39,4 36,5 32,7 41,1
172_A Eiland 1 1,50 36,8 33,7 29,8 38,4
172_B Eiland 1 4,50 36,2 33,1 29,2 37,7

172_C Eiland 1 7,50 36,4 33,3 29,4 37,9
172_D Eiland 1 10,50 37,1 34,0 30,2 38,7
172_E Eiland 1 13,50 38,1 35,0 31,2 39,7
172_F Eiland 1 16,50 39,4 36,5 32,6 41,1
173_A Eiland 1 1,50 33,5 30,4 26,5 35,1

173_B Eiland 1 4,50 33,2 30,0 26,2 34,7
173_C Eiland 1 7,50 33,0 29,9 26,1 34,6
173_D Eiland 1 10,50 33,8 30,6 26,9 35,4
173_E Eiland 1 13,50 35,2 32,1 28,4 36,8
173_F Eiland 1 16,50 37,4 34,5 30,7 39,1

174_A Eiland 1 1,50 39,3 36,2 32,3 40,8
174_B Eiland 1 4,50 38,6 35,5 31,6 40,2
174_C Eiland 1 7,50 39,3 36,1 32,3 40,8
174_D Eiland 1 10,50 40,0 36,9 33,1 41,6
174_E Eiland 1 13,50 41,0 37,9 34,1 42,6

174_F Eiland 1 16,50 41,7 38,7 34,8 43,3
175_A Eiland 1 1,50 32,1 29,0 25,2 33,7
175_B Eiland 1 4,50 31,9 28,7 24,9 33,4
175_C Eiland 1 7,50 31,8 28,7 24,9 33,4
175_D Eiland 1 10,50 32,5 29,3 25,6 34,0

175_E Eiland 1 13,50 34,3 31,3 27,5 36,0
175_F Eiland 1 16,50 36,8 33,9 30,1 38,5
176_A Eiland 1 1,50 38,3 35,1 31,3 39,8
176_B Eiland 1 4,50 37,5 34,4 30,5 39,1
176_C Eiland 1 7,50 37,9 34,8 30,9 39,4

176_D Eiland 1 10,50 38,6 35,5 31,7 40,2
176_E Eiland 1 13,50 39,5 36,4 32,5 41,0
176_F Eiland 1 16,50 40,3 37,2 33,4 41,9
177_A Eiland 1 1,50 21,9 18,8 15,1 23,5
177_B Eiland 1 4,50 22,4 19,3 15,6 24,0

177_C Eiland 1 7,50 23,1 19,9 16,3 24,7
177_D Eiland 1 10,50 23,8 20,6 17,0 25,4
177_E Eiland 1 13,50 24,8 21,7 18,1 26,5
177_F Eiland 1 16,50 26,1 22,9 19,3 27,7
178_A Eiland 1 1,50 32,9 29,8 26,0 34,5

178_B Eiland 1 4,50 32,6 29,5 25,7 34,2
178_C Eiland 1 7,50 32,5 29,3 25,6 34,1
178_D Eiland 1 10,50 33,2 30,1 26,3 34,8
178_E Eiland 1 13,50 34,9 31,9 28,1 36,6
178_F Eiland 1 16,50 36,9 34,0 30,2 38,6

179_A Eiland 1 1,50 28,4 25,4 21,6 30,1
179_B Eiland 1 4,50 29,2 26,2 22,4 30,8
179_C Eiland 1 7,50 29,3 26,3 22,5 31,0
179_D Eiland 1 10,50 29,6 26,5 22,8 31,2
179_E Eiland 1 13,50 29,6 26,6 22,9 31,3

179_F Eiland 1 16,50 29,9 26,9 23,1 31,6
180_A Eiland 1 1,50 2,5 -0,8 -4,5 4,0
180_B Eiland 1 4,50 3,3 0,0 -3,6 4,9
180_C Eiland 1 7,50 3,9 0,5 -3,1 5,4
180_D Eiland 1 10,50 4,3 0,8 -2,7 5,7

180_E Eiland 1 13,50 4,6 1,1 -2,4 6,1
180_F Eiland 1 16,50 4,2 0,6 -2,9 5,6
181_A Eiland 1 1,50 30,0 27,0 23,2 31,6
181_B Eiland 1 4,50 30,6 27,6 23,8 32,2
181_C Eiland 1 7,50 30,7 27,8 24,0 32,4

181_D Eiland 1 10,50 30,9 27,9 24,1 32,5
181_E Eiland 1 13,50 31,1 28,1 24,3 32,8
181_F Eiland 1 16,50 31,6 28,6 24,9 33,3
182_A Eiland 1 1,50 29,5 26,6 22,8 31,2
182_B Eiland 1 4,50 30,2 27,2 23,4 31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

182_C Eiland 1 7,50 30,4 27,4 23,6 32,1
182_D Eiland 1 10,50 30,5 27,5 23,8 32,2
182_E Eiland 1 13,50 30,7 27,8 24,0 32,4
182_F Eiland 1 16,50 31,1 28,2 24,4 32,8
183_A Eiland 1 1,50 30,7 27,8 24,0 32,4

183_B Eiland 1 4,50 31,2 28,3 24,5 32,9
183_C Eiland 1 7,50 31,3 28,3 24,6 33,0
183_D Eiland 1 10,50 31,4 28,4 24,6 33,0
183_E Eiland 1 13,50 31,5 28,6 24,8 33,2
183_F Eiland 1 16,50 32,0 29,0 25,2 33,7

184_A Eiland 1 1,50 30,4 27,5 23,6 32,1
184_B Eiland 1 4,50 31,0 28,1 24,3 32,7
184_C Eiland 1 7,50 31,2 28,2 24,4 32,8
184_D Eiland 1 10,50 31,3 28,4 24,6 33,0
184_E Eiland 1 13,50 31,4 28,5 24,7 33,1

184_F Eiland 1 16,50 31,7 28,8 25,0 33,4
185_A Eiland 1 1,50 28,0 24,8 21,1 29,5
185_B Eiland 1 4,50 28,2 25,0 21,3 29,7
185_C Eiland 1 7,50 28,6 25,4 21,7 30,2
185_D Eiland 1 10,50 29,3 26,1 22,4 30,9

185_E Eiland 1 13,50 29,9 26,8 23,1 31,5
185_F Eiland 1 16,50 31,5 28,5 24,8 33,2
186_A Eiland 1 1,50 30,8 27,6 23,8 32,3
186_B Eiland 1 4,50 30,7 27,5 23,8 32,2
186_C Eiland 1 7,50 30,8 27,7 23,9 32,4

186_D Eiland 1 10,50 31,4 28,2 24,5 33,0
186_E Eiland 1 13,50 32,6 29,5 25,8 34,3
186_F Eiland 1 16,50 34,3 31,3 27,6 36,0
187_A Eiland 1 1,50 31,1 27,9 24,1 32,6
187_B Eiland 1 4,50 31,0 27,8 24,0 32,5

187_C Eiland 1 7,50 31,0 27,9 24,1 32,6
187_D Eiland 1 10,50 31,5 28,3 24,6 33,0
187_E Eiland 1 13,50 32,4 29,3 25,6 34,0
187_F Eiland 1 16,50 34,3 31,3 27,5 36,0
188_A Eiland 1 1,50 29,5 26,4 22,6 31,1

188_B Eiland 1 4,50 29,6 26,4 22,6 31,1
188_C Eiland 1 7,50 29,8 26,6 22,9 31,4
188_D Eiland 1 10,50 30,3 27,1 23,5 31,9
188_E Eiland 1 13,50 31,2 28,1 24,4 32,8
188_F Eiland 1 16,50 33,0 29,9 26,2 34,6

189_A Eiland 1 1,50 28,5 25,3 21,5 30,0
189_B Eiland 1 4,50 28,6 25,4 21,7 30,2
189_C Eiland 1 7,50 29,0 25,8 22,1 30,6
189_D Eiland 1 10,50 29,6 26,5 22,8 31,2
189_E Eiland 1 13,50 30,5 27,4 23,7 32,1

189_F Eiland 1 16,50 32,2 29,2 25,5 33,9
190_A Eiland 1 1,50 22,7 19,7 16,0 24,4
190_B Eiland 1 4,50 23,4 20,3 16,7 25,1
190_C Eiland 1 7,50 24,0 20,9 17,3 25,7
190_D Eiland 1 10,50 25,0 21,8 18,3 26,6

190_E Eiland 1 13,50 27,6 24,4 20,9 29,2
190_F Eiland 1 16,50 32,0 29,0 25,4 33,8
191_A Eiland 2 1,50 42,5 39,4 35,5 44,0
191_B Eiland 2 4,50 43,4 40,3 36,4 44,9
191_C Eiland 2 7,50 44,3 41,1 37,3 45,8

191_D Eiland 2 10,50 45,0 41,9 38,0 46,5
191_E Eiland 2 13,50 45,2 42,1 38,2 46,8
192_A Eiland 2 1,50 48,6 45,6 41,8 50,2
192_B Eiland 2 4,50 49,3 46,3 42,5 50,9
192_C Eiland 2 7,50 50,0 47,0 43,1 51,6

192_D Eiland 2 10,50 50,4 47,4 43,6 52,1
192_E Eiland 2 13,50 50,7 47,7 43,8 52,3
193_A Eiland 2 1,50 43,1 40,0 36,1 44,6
193_B Eiland 2 4,50 43,5 40,4 36,5 45,0
193_C Eiland 2 7,50 44,1 41,0 37,2 45,7

193_D Eiland 2 10,50 44,8 41,8 37,9 46,4
193_E Eiland 2 13,50 45,3 42,2 38,4 46,9
194_A Eiland 2 1,50 31,5 28,4 24,5 33,0
194_B Eiland 2 4,50 31,7 28,6 24,8 33,3
194_C Eiland 2 7,50 32,2 29,0 25,2 33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

194_D Eiland 2 10,50 33,1 29,9 26,1 34,6
194_E Eiland 2 13,50 34,4 31,3 27,5 36,0
195_A Eiland 2 1,50 31,4 28,3 24,4 33,0
195_B Eiland 2 4,50 31,1 27,9 24,1 32,6
195_C Eiland 2 7,50 30,9 27,7 23,9 32,4

195_D Eiland 2 10,50 31,3 28,2 24,4 32,9
195_E Eiland 2 13,50 32,0 28,9 25,1 33,6
196_A Eiland 2 1,50 39,6 36,4 32,6 41,1
196_B Eiland 2 4,50 38,8 35,7 31,8 40,4
196_C Eiland 2 7,50 39,4 36,3 32,5 41,0

196_D Eiland 2 10,50 40,2 37,0 33,2 41,7
196_E Eiland 2 13,50 41,0 37,8 34,0 42,5
197_A Eiland 2 1,50 37,6 34,4 30,6 39,1
197_B Eiland 2 4,50 37,2 34,1 30,3 38,8
197_C Eiland 2 7,50 37,4 34,3 30,4 38,9

197_D Eiland 2 10,50 38,0 34,9 31,1 39,6
197_E Eiland 2 13,50 39,3 36,2 32,4 40,9
198_A Eiland 2 1,50 22,5 19,4 15,7 24,1
198_B Eiland 2 4,50 22,9 19,8 16,1 24,5
198_C Eiland 2 7,50 23,6 20,5 16,9 25,3

198_D Eiland 2 10,50 25,0 21,8 18,3 26,7
198_E Eiland 2 13,50 26,4 23,2 19,6 28,0
199_A Eiland 2 1,50 32,6 29,4 25,6 34,1
199_B Eiland 2 4,50 32,2 29,0 25,2 33,7
199_C Eiland 2 7,50 31,9 28,7 24,9 33,4

199_D Eiland 2 10,50 32,4 29,2 25,5 33,9
199_E Eiland 2 13,50 33,1 29,9 26,2 34,6
200_A Eiland 2 1,50 36,9 33,8 29,9 38,4
200_B Eiland 2 4,50 36,2 33,1 29,2 37,8
200_C Eiland 2 7,50 36,4 33,3 29,5 38,0

200_D Eiland 2 10,50 37,1 34,0 30,2 38,7
200_E Eiland 2 13,50 37,9 34,8 31,0 39,5
201_A Eiland 2 1,50 34,4 31,2 27,4 35,9
201_B Eiland 2 4,50 33,9 30,7 26,9 35,4
201_C Eiland 2 7,50 33,7 30,5 26,7 35,2

201_D Eiland 2 10,50 34,3 31,2 27,4 35,9
201_E Eiland 2 13,50 35,0 31,9 28,1 36,6
202_A Eiland 2 1,50 38,3 35,2 31,4 39,9
202_B Eiland 2 4,50 37,6 34,4 30,6 39,1
202_C Eiland 2 7,50 38,0 34,9 31,0 39,6

202_D Eiland 2 10,50 38,7 35,6 31,8 40,3
202_E Eiland 2 13,50 39,5 36,4 32,6 41,1
203_A Eiland 2 1,50 33,5 30,4 26,5 35,0
203_B Eiland 2 4,50 33,0 29,9 26,1 34,6
203_C Eiland 2 7,50 32,8 29,6 25,8 34,3

203_D Eiland 2 10,50 33,3 30,2 26,4 34,9
203_E Eiland 2 13,50 34,0 30,9 27,1 35,6
204_A Eiland 2 1,50 28,6 25,5 21,7 30,2
204_B Eiland 2 4,50 29,1 25,9 22,2 30,6
204_C Eiland 2 7,50 29,9 26,7 23,0 31,5

204_D Eiland 2 10,50 32,2 28,9 25,4 33,8
204_E Eiland 2 13,50 36,1 32,9 29,2 37,7
205_A Eiland 2 1,50 42,1 39,1 35,3 43,7
205_B Eiland 2 4,50 42,2 39,3 35,4 43,9
205_C Eiland 2 7,50 42,6 39,6 35,8 44,2

205_D Eiland 2 10,50 43,1 40,1 36,2 44,7
205_E Eiland 2 13,50 43,6 40,6 36,8 45,2
206_A Eiland 2 1,50 36,3 33,2 29,3 37,8
206_B Eiland 2 4,50 35,7 32,6 28,7 37,2
206_C Eiland 2 7,50 35,7 32,5 28,7 37,2

206_D Eiland 2 10,50 36,3 33,2 29,4 37,9
206_E Eiland 2 13,50 37,0 33,9 30,1 38,6
207_A Eiland 2 1,50 35,3 32,2 28,3 36,8
207_B Eiland 2 4,50 34,8 31,6 27,8 36,3
207_C Eiland 2 7,50 34,7 31,5 27,7 36,2

207_D Eiland 2 10,50 35,3 32,1 28,3 36,8
207_E Eiland 2 13,50 36,0 32,9 29,1 37,6
208_A Eiland 2 1,50 35,4 32,2 28,4 36,9
208_B Eiland 2 4,50 35,1 31,9 28,1 36,6
208_C Eiland 2 7,50 34,9 31,8 27,9 36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:06:24Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

208_D Eiland 2 10,50 35,4 32,3 28,5 37,0
208_E Eiland 2 13,50 36,1 33,0 29,2 37,7
209_A Eiland 2 1,50 38,0 34,9 31,0 39,6
209_B Eiland 2 4,50 37,7 34,5 30,7 39,2
209_C Eiland 2 7,50 38,0 34,9 31,1 39,6

209_D Eiland 2 10,50 38,7 35,6 31,7 40,2
209_E Eiland 2 13,50 39,9 36,8 33,0 41,5
210_A Eiland 2 1,50 36,5 33,4 29,5 38,0
210_B Eiland 2 4,50 36,2 33,1 29,2 37,7
210_C Eiland 2 7,50 36,3 33,1 29,3 37,8

210_D Eiland 2 10,50 36,9 33,8 30,0 38,5
210_E Eiland 2 13,50 38,2 35,1 31,3 39,8
211_A Eiland 2 1,50 40,1 37,0 33,1 41,7
211_B Eiland 2 4,50 39,9 36,7 32,9 41,4
211_C Eiland 2 7,50 40,2 37,1 33,2 41,8

211_D Eiland 2 10,50 40,7 37,6 33,8 42,3
211_E Eiland 2 13,50 41,3 38,2 34,4 42,9
212_A Eiland 2 1,50 36,1 32,9 29,1 37,6
212_B Eiland 2 4,50 35,8 32,6 28,8 37,3
212_C Eiland 2 7,50 35,7 32,6 28,7 37,2

212_D Eiland 2 10,50 36,3 33,2 29,3 37,8
212_E Eiland 2 13,50 37,2 34,1 30,2 38,7
213_A Eiland 2 1,50 26,5 23,2 19,5 28,0
213_B Eiland 2 4,50 26,4 23,2 19,4 27,9
213_C Eiland 2 7,50 26,4 23,2 19,5 27,9

213_D Eiland 2 10,50 26,5 23,2 19,5 28,0
213_E Eiland 2 13,50 26,7 23,5 19,8 28,2
214_A Eiland 2 1,50 30,1 27,0 23,2 31,7
214_B Eiland 2 4,50 29,9 26,8 23,0 31,5
214_C Eiland 2 7,50 29,8 26,7 22,9 31,4

214_D Eiland 2 10,50 30,0 26,8 23,1 31,5
214_E Eiland 2 13,50 30,6 27,5 23,7 32,2
215_A Eiland 2 1,50 26,8 23,6 19,8 28,3
215_B Eiland 2 4,50 26,7 23,5 19,8 28,3
215_C Eiland 2 7,50 26,7 23,5 19,8 28,3

215_D Eiland 2 10,50 26,8 23,6 19,9 28,3
215_E Eiland 2 13,50 27,0 23,8 20,1 28,5
216_A Eiland 2 1,50 30,7 27,5 23,7 32,2
216_B Eiland 2 4,50 30,4 27,3 23,5 32,0
216_C Eiland 2 7,50 30,3 27,1 23,4 31,8

216_D Eiland 2 10,50 30,3 27,1 23,4 31,9
216_E Eiland 2 13,50 30,9 27,7 24,0 32,5
217_A Eiland 2 1,50 22,6 19,4 15,7 24,2
217_B Eiland 2 4,50 22,8 19,5 15,9 24,3
217_C Eiland 2 7,50 22,9 19,7 16,0 24,5

217_D Eiland 2 10,50 23,2 19,9 16,3 24,7
217_E Eiland 2 13,50 23,7 20,5 16,9 25,3
218_A Eiland 2 1,50 -- -- -- --
218_B Eiland 2 4,50 -- -- -- --
218_C Eiland 2 7,50 -- -- -- --

218_D Eiland 2 10,50 -- -- -- --
218_E Eiland 2 13,50 -- -- -- --
219_A Eiland 2 1,50 24,9 21,6 17,9 26,4
219_B Eiland 2 4,50 24,9 21,7 18,0 26,4
219_C Eiland 2 7,50 25,0 21,7 18,0 26,5

219_D Eiland 2 10,50 25,0 21,8 18,1 26,6
219_E Eiland 2 13,50 25,3 22,1 18,5 26,9
220_A Eiland 2 1,50 31,0 27,9 24,0 32,5
220_B Eiland 2 4,50 30,7 27,6 23,7 32,2
220_C Eiland 2 7,50 30,5 27,4 23,6 32,1

220_D Eiland 2 10,50 30,7 27,6 23,8 32,3
220_E Eiland 2 13,50 31,3 28,2 24,4 32,9
221_A Eiland 2 1,50 27,6 24,4 20,7 29,2
221_B Eiland 2 4,50 27,6 24,4 20,6 29,1
221_C Eiland 2 7,50 27,6 24,4 20,7 29,1

221_D Eiland 2 10,50 27,6 24,4 20,7 29,2
221_E Eiland 2 13,50 27,9 24,7 21,0 29,4
222_A Eiland 2 1,50 28,1 24,9 21,1 29,6
222_B Eiland 2 4,50 28,0 24,9 21,1 29,6
222_C Eiland 2 7,50 28,1 24,9 21,2 29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

222_D Eiland 2 10,50 28,3 25,1 21,4 29,9
222_E Eiland 2 13,50 28,8 25,7 22,0 30,4
223_A Eiland 2 1,50 27,5 24,3 20,5 29,0
223_B Eiland 2 4,50 27,5 24,3 20,5 29,0
223_C Eiland 2 7,50 27,5 24,3 20,6 29,1

223_D Eiland 2 10,50 27,7 24,5 20,8 29,3
223_E Eiland 2 13,50 28,2 25,0 21,3 29,7
224_A Eiland 2 1,50 27,9 24,7 20,9 29,4
224_B Eiland 2 4,50 27,8 24,7 20,9 29,4
224_C Eiland 2 7,50 27,9 24,7 21,0 29,5

224_D Eiland 2 10,50 28,2 25,0 21,3 29,7
224_E Eiland 2 13,50 28,7 25,6 21,9 30,3
225_A Eiland 2 1,50 27,2 24,0 20,2 28,7
225_B Eiland 2 4,50 27,2 24,0 20,2 28,7
225_C Eiland 2 7,50 27,2 24,0 20,2 28,7

225_D Eiland 2 10,50 27,3 24,0 20,4 28,8
225_E Eiland 2 13,50 27,5 24,3 20,6 29,1
226_A Eiland 2 1,50 29,2 26,1 22,3 30,8
226_B Eiland 2 4,50 29,1 25,9 22,1 30,6
226_C Eiland 2 7,50 29,0 25,9 22,1 30,6

226_D Eiland 2 10,50 29,1 26,0 22,2 30,7
226_E Eiland 2 13,50 29,7 26,6 22,9 31,3
227_A Eiland 2 1,50 27,4 24,2 20,4 28,9
227_B Eiland 2 4,50 27,4 24,2 20,4 28,9
227_C Eiland 2 7,50 27,4 24,2 20,5 29,0

227_D Eiland 2 10,50 27,5 24,3 20,6 29,0
227_E Eiland 2 13,50 27,7 24,5 20,9 29,3
228_A Eiland 2 1,50 28,9 25,8 22,0 30,5
228_B Eiland 2 4,50 28,8 25,6 21,9 30,3
228_C Eiland 2 7,50 28,8 25,6 21,9 30,3

228_D Eiland 2 10,50 28,9 25,7 22,0 30,4
228_E Eiland 2 13,50 29,4 26,3 22,6 31,0
229_A Eiland 2 1,50 32,5 29,4 25,6 34,1
229_B Eiland 2 4,50 32,4 29,2 25,4 33,9
229_C Eiland 2 7,50 32,2 29,1 25,3 33,8

229_D Eiland 2 10,50 32,4 29,3 25,5 34,0
229_E Eiland 2 13,50 33,0 29,9 26,1 34,6
230_A Eiland 2 1,50 29,1 26,0 22,2 30,7
230_B Eiland 2 4,50 29,2 26,1 22,3 30,8
230_C Eiland 2 7,50 29,4 26,2 22,5 31,0

230_D Eiland 2 10,50 29,7 26,5 22,8 31,3
230_E Eiland 2 13,50 30,3 27,1 23,5 31,9
231_A Eiland 2 1,50 32,2 29,1 25,2 33,7
231_B Eiland 2 4,50 32,0 28,9 25,1 33,6
231_C Eiland 2 7,50 31,9 28,8 25,0 33,5

231_D Eiland 2 10,50 32,0 28,9 25,1 33,6
231_E Eiland 2 13,50 32,6 29,5 25,7 34,2
232_A Eiland 2 1,50 29,0 25,9 22,1 30,6
232_B Eiland 2 4,50 29,1 25,9 22,2 30,6
232_C Eiland 2 7,50 29,2 26,0 22,3 30,8

232_D Eiland 2 10,50 29,5 26,3 22,6 31,1
232_E Eiland 2 13,50 30,0 26,9 23,2 31,6
233_A Eiland 2 1,50 34,0 30,9 27,0 35,6
233_B Eiland 2 4,50 33,8 30,7 26,8 35,3
233_C Eiland 2 7,50 33,6 30,5 26,7 35,2

233_D Eiland 2 10,50 34,0 30,8 27,0 35,5
233_E Eiland 2 13,50 34,6 31,5 27,7 36,1
234_A Eiland 2 1,50 23,1 20,1 16,4 24,8
234_B Eiland 2 4,50 23,9 20,7 17,1 25,5
234_C Eiland 2 7,50 25,2 21,9 18,4 26,8

234_D Eiland 2 10,50 28,0 24,8 21,3 29,6
234_E Eiland 2 13,50 31,1 27,9 24,3 32,7
235_A Eiland 2 1,50 32,8 29,7 25,9 34,4
235_B Eiland 2 4,50 32,6 29,5 25,7 34,2
235_C Eiland 2 7,50 32,5 29,3 25,5 34,0

235_D Eiland 2 10,50 32,7 29,6 25,8 34,3
235_E Eiland 2 13,50 33,3 30,2 26,4 34,9
236_A Eiland 2 1,50 28,9 25,8 22,0 30,5
236_B Eiland 2 4,50 29,0 25,8 22,1 30,6
236_C Eiland 2 7,50 29,2 26,0 22,3 30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

236_D Eiland 2 10,50 29,5 26,3 22,7 31,1
236_E Eiland 2 13,50 30,1 27,0 23,3 31,7
237_A Eiland 2 1,50 30,8 27,6 23,8 32,3
237_B Eiland 2 4,50 30,7 27,5 23,8 32,2
237_C Eiland 2 7,50 30,7 27,5 23,8 32,3

237_D Eiland 2 10,50 30,8 27,6 23,9 32,4
237_E Eiland 2 13,50 31,4 28,2 24,5 33,0
238_A Eiland 2 1,50 29,5 26,3 22,5 31,0
238_B Eiland 2 4,50 29,5 26,3 22,6 31,0
238_C Eiland 2 7,50 29,6 26,4 22,6 31,1

238_D Eiland 2 10,50 29,7 26,5 22,8 31,3
238_E Eiland 2 13,50 30,2 27,1 23,4 31,8
239_A Eiland 2 1,50 30,8 27,6 23,8 32,3
239_B Eiland 2 4,50 30,7 27,6 23,8 32,3
239_C Eiland 2 7,50 30,7 27,6 23,8 32,3

239_D Eiland 2 10,50 30,8 27,7 23,9 32,4
239_E Eiland 2 13,50 31,3 28,2 24,5 32,9
240_A Eiland 2 1,50 30,4 27,2 23,4 31,9
240_B Eiland 2 4,50 30,3 27,2 23,4 31,9
240_C Eiland 2 7,50 30,4 27,2 23,4 31,9

240_D Eiland 2 10,50 30,5 27,3 23,6 32,0
240_E Eiland 2 13,50 30,9 27,8 24,1 32,5
241_A Eiland 2 1,50 31,7 28,6 24,7 33,3
241_B Eiland 2 4,50 31,6 28,4 24,6 33,1
241_C Eiland 2 7,50 31,5 28,3 24,6 33,0

241_D Eiland 2 10,50 31,5 28,4 24,6 33,1
241_E Eiland 2 13,50 32,1 28,9 25,2 33,6
242_A Eiland 2 1,50 28,8 25,6 21,9 30,4
242_B Eiland 2 4,50 28,8 25,7 21,9 30,4
242_C Eiland 2 7,50 29,0 25,8 22,1 30,5

242_D Eiland 2 10,50 29,3 26,1 22,4 30,8
242_E Eiland 2 13,50 29,8 26,7 23,0 31,5
243_A Eiland 2 1,50 31,2 28,1 24,2 32,7
243_B Eiland 2 4,50 31,1 28,0 24,2 32,7
243_C Eiland 2 7,50 31,1 27,9 24,1 32,6

243_D Eiland 2 10,50 31,1 27,9 24,2 32,7
243_E Eiland 2 13,50 31,7 28,5 24,8 33,2
244_A Eiland 2 1,50 29,2 26,0 22,2 30,7
244_B Eiland 2 4,50 29,2 26,0 22,3 30,7
244_C Eiland 2 7,50 29,3 26,1 22,4 30,8

244_D Eiland 2 10,50 29,5 26,3 22,6 31,1
244_E Eiland 2 13,50 30,0 26,9 23,2 31,6
245_A Eiland 3 1,50 46,7 43,6 39,7 48,2
245_B Eiland 3 4,50 47,9 44,8 40,9 49,4
245_C Eiland 3 7,50 48,8 45,7 41,9 50,4

245_D Eiland 3 10,50 49,3 46,2 42,3 50,8
245_E Eiland 3 13,50 49,4 46,3 42,5 51,0
245_F Eiland 3 16,50 49,5 46,5 42,6 51,1
246_A Eiland 3 1,50 47,3 44,3 40,4 48,9
246_B Eiland 3 4,50 48,4 45,4 41,5 50,0

246_C Eiland 3 7,50 49,2 46,2 42,3 50,8
246_D Eiland 3 10,50 49,6 46,6 42,7 51,2
246_E Eiland 3 13,50 49,8 46,7 42,9 51,4
246_F Eiland 3 16,50 49,9 46,8 43,0 51,5
247_A Eiland 3 1,50 45,1 42,2 38,3 46,8

247_B Eiland 3 4,50 45,8 42,8 39,0 47,4
247_C Eiland 3 7,50 46,3 43,3 39,5 47,9
247_D Eiland 3 10,50 46,8 43,8 40,0 48,5
247_E Eiland 3 13,50 47,1 44,2 40,3 48,8
247_F Eiland 3 16,50 47,4 44,4 40,6 49,1

248_A Eiland 3 1,50 47,6 44,6 40,7 49,2
248_B Eiland 3 4,50 48,6 45,6 41,8 50,2
248_C Eiland 3 7,50 49,4 46,3 42,5 51,0
248_D Eiland 3 10,50 49,8 46,7 42,8 51,3
248_E Eiland 3 13,50 49,9 46,9 43,0 51,5

248_F Eiland 3 16,50 50,0 47,0 43,1 51,6
249_A Eiland 3 1,50 39,3 36,4 32,5 41,0
249_B Eiland 3 4,50 39,6 36,6 32,7 41,2
249_C Eiland 3 7,50 39,6 36,6 32,8 41,2
249_D Eiland 3 10,50 40,0 37,0 33,2 41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

249_E Eiland 3 13,50 40,8 37,8 34,0 42,4
249_F Eiland 3 16,50 41,8 38,9 35,1 43,5
250_A Eiland 3 1,50 33,1 30,0 26,2 34,7
250_B Eiland 3 4,50 33,0 29,8 26,1 34,5
250_C Eiland 3 7,50 33,3 30,1 26,4 34,9

250_D Eiland 3 10,50 34,1 30,9 27,2 35,7
250_E Eiland 3 13,50 35,1 31,9 28,2 36,7
250_F Eiland 3 16,50 36,6 33,4 29,7 38,2
251_A Eiland 3 1,50 43,6 40,5 36,7 45,2
251_B Eiland 3 4,50 44,4 41,4 37,5 46,0

251_C Eiland 3 7,50 45,2 42,1 38,3 46,8
251_D Eiland 3 10,50 45,9 42,8 39,0 47,5
251_E Eiland 3 13,50 46,2 43,1 39,3 47,8
251_F Eiland 3 16,50 46,3 43,2 39,4 47,9
252_A Eiland 3 1,50 34,0 30,8 27,0 35,5

252_B Eiland 3 4,50 33,9 30,8 27,0 35,5
252_C Eiland 3 7,50 34,4 31,2 27,4 35,9
252_D Eiland 3 10,50 35,2 32,0 28,2 36,7
252_E Eiland 3 13,50 36,1 32,9 29,2 37,7
252_F Eiland 3 16,50 37,2 34,1 30,4 38,8

253_A Eiland 3 1,50 40,2 37,1 33,3 41,8
253_B Eiland 3 4,50 40,2 37,1 33,3 41,8
253_C Eiland 3 7,50 40,8 37,7 33,9 42,4
253_D Eiland 3 10,50 41,6 38,5 34,6 43,1
253_E Eiland 3 13,50 42,7 39,7 35,9 44,3

253_F Eiland 3 16,50 44,3 41,3 37,5 45,9
254_A Eiland 3 1,50 35,5 32,4 28,6 37,1
254_B Eiland 3 4,50 35,6 32,5 28,7 37,2
254_C Eiland 3 7,50 35,8 32,6 28,8 37,3
254_D Eiland 3 10,50 36,5 33,3 29,5 38,0

254_E Eiland 3 13,50 37,5 34,4 30,6 39,1
254_F Eiland 3 16,50 38,8 35,8 32,0 40,5
255_A Eiland 3 1,50 36,4 33,3 29,4 38,0
255_B Eiland 3 4,50 36,4 33,3 29,5 38,0
255_C Eiland 3 7,50 36,7 33,5 29,7 38,2

255_D Eiland 3 10,50 37,4 34,2 30,4 38,9
255_E Eiland 3 13,50 38,5 35,4 31,6 40,0
255_F Eiland 3 16,50 39,7 36,7 32,9 41,3
256_A Eiland 3 1,50 37,6 34,5 30,6 39,2
256_B Eiland 3 4,50 37,5 34,4 30,5 39,1

256_C Eiland 3 7,50 37,9 34,8 30,9 39,4
256_D Eiland 3 10,50 38,6 35,5 31,7 40,2
256_E Eiland 3 13,50 39,9 36,8 33,0 41,5
256_F Eiland 3 16,50 41,5 38,5 34,7 43,2
257_A Eiland 3 1,50 38,7 35,6 31,8 40,3

257_B Eiland 3 4,50 38,6 35,5 31,7 40,2
257_C Eiland 3 7,50 39,1 36,0 32,1 40,7
257_D Eiland 3 10,50 39,9 36,8 33,0 41,5
257_E Eiland 3 13,50 41,3 38,3 34,4 42,9
257_F Eiland 3 16,50 43,1 40,2 36,4 44,8

258_A Eiland 3 1,50 41,0 37,9 34,0 42,5
258_B Eiland 3 4,50 41,3 38,2 34,4 42,9
258_C Eiland 3 7,50 42,0 38,8 35,0 43,5
258_D Eiland 3 10,50 42,7 39,5 35,7 44,2
258_E Eiland 3 13,50 43,3 40,2 36,3 44,9

258_F Eiland 3 16,50 43,6 40,4 36,6 45,1
259_A Eiland 3 1,50 36,9 33,8 29,9 38,4
259_B Eiland 3 4,50 36,9 33,8 30,0 38,5
259_C Eiland 3 7,50 37,1 33,9 30,1 38,6
259_D Eiland 3 10,50 37,6 34,5 30,6 39,1

259_E Eiland 3 13,50 38,2 35,1 31,3 39,8
259_F Eiland 3 16,50 39,0 35,9 32,1 40,6
260_A Eiland 3 1,50 39,7 36,6 32,7 41,2
260_B Eiland 3 4,50 39,7 36,5 32,7 41,2
260_C Eiland 3 7,50 40,3 37,1 33,3 41,8

260_D Eiland 3 10,50 40,9 37,8 33,9 42,5
260_E Eiland 3 13,50 41,6 38,5 34,6 43,2
260_F Eiland 3 16,50 42,0 38,9 35,0 43,5
261_A Eiland 3 1,50 35,1 31,9 28,1 36,6
261_B Eiland 3 4,50 35,1 31,9 28,1 36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

261_C Eiland 3 7,50 35,1 32,0 28,2 36,7
261_D Eiland 3 10,50 35,9 32,7 28,9 37,4
261_E Eiland 3 13,50 37,3 34,2 30,5 38,9
261_F Eiland 3 16,50 39,4 36,4 32,7 41,1
262_A Eiland 3 1,50 37,1 34,0 30,1 38,6

262_B Eiland 3 4,50 37,0 33,8 30,0 38,5
262_C Eiland 3 7,50 37,4 34,2 30,5 39,0
262_D Eiland 3 10,50 38,1 34,9 31,1 39,6
262_E Eiland 3 13,50 38,9 35,7 31,9 40,4
262_F Eiland 3 16,50 39,9 36,7 33,0 41,4

263_A Eiland 3 1,50 34,6 31,4 27,6 36,1
263_B Eiland 3 4,50 34,4 31,2 27,4 35,9
263_C Eiland 3 7,50 34,5 31,3 27,6 36,1
263_D Eiland 3 10,50 35,2 32,0 28,2 36,7
263_E Eiland 3 13,50 36,1 32,9 29,2 37,7

263_F Eiland 3 16,50 37,8 34,7 30,9 39,4
264_A Eiland 3 1,50 37,6 34,4 30,6 39,1
264_B Eiland 3 4,50 37,5 34,4 30,6 39,1
264_C Eiland 3 7,50 37,8 34,7 30,9 39,4
264_D Eiland 3 10,50 38,4 35,2 31,4 39,9

264_E Eiland 3 13,50 39,0 35,9 32,1 40,6
264_F Eiland 3 16,50 39,8 36,7 32,9 41,4
265_A Eiland 3 1,50 25,4 22,3 18,5 27,0
265_B Eiland 3 4,50 25,5 22,4 18,7 27,1
265_C Eiland 3 7,50 25,6 22,4 18,7 27,2

265_D Eiland 3 10,50 26,5 23,3 19,6 28,1
265_E Eiland 3 13,50 28,0 24,9 21,3 29,7
265_F Eiland 3 16,50 30,7 27,7 24,0 32,4
266_A Eiland 3 1,50 34,7 31,6 27,7 36,2
266_B Eiland 3 4,50 34,8 31,7 27,9 36,4

266_C Eiland 3 7,50 34,9 31,7 27,9 36,4
266_D Eiland 3 10,50 35,5 32,3 28,5 37,0
266_E Eiland 3 13,50 36,2 33,0 29,2 37,7
266_F Eiland 3 16,50 37,2 34,1 30,3 38,7
267_A Eiland 3 1,50 41,7 38,6 34,7 43,2

267_B Eiland 3 4,50 42,0 38,8 35,0 43,5
267_C Eiland 3 7,50 42,5 39,4 35,5 44,0
267_D Eiland 3 10,50 43,2 40,1 36,3 44,8
267_E Eiland 3 13,50 44,3 41,2 37,4 45,8
267_F Eiland 3 16,50 45,5 42,6 38,7 47,2

268_A Eiland 3 1,50 38,4 35,3 31,4 39,9
268_B Eiland 3 4,50 38,3 35,2 31,3 39,8
268_C Eiland 3 7,50 38,8 35,6 31,8 40,3
268_D Eiland 3 10,50 39,4 36,2 32,4 40,9
268_E Eiland 3 13,50 40,1 36,9 33,1 41,6

268_F Eiland 3 16,50 40,8 37,6 33,8 42,3
269_A Eiland 3 1,50 27,2 24,0 20,3 28,7
269_B Eiland 3 4,50 27,2 24,0 20,3 28,8
269_C Eiland 3 7,50 27,3 24,2 20,5 28,9
269_D Eiland 3 10,50 28,2 25,0 21,4 29,8

269_E Eiland 3 13,50 29,6 26,4 22,8 31,2
269_F Eiland 3 16,50 31,7 28,7 25,0 33,4
270_A Eiland 3 1,50 24,9 21,9 18,1 26,5
270_B Eiland 3 4,50 25,1 22,0 18,2 26,7
270_C Eiland 3 7,50 25,2 22,0 18,3 26,8

270_D Eiland 3 10,50 26,0 22,8 19,2 27,6
270_E Eiland 3 13,50 27,6 24,4 20,8 29,2
270_F Eiland 3 16,50 30,2 27,1 23,4 31,8
297_A Eiland 4 1,50 44,9 41,9 38,1 46,5
297_B Eiland 4 4,50 45,9 42,9 39,1 47,6

297_C Eiland 4 7,50 46,7 43,7 39,9 48,4
297_D Eiland 4 10,50 47,3 44,3 40,5 49,0
297_E Eiland 4 13,50 47,7 44,7 40,9 49,3
297_F Eiland 4 16,50 47,9 45,0 41,2 49,6
298_A Eiland 4 1,50 42,0 38,9 35,1 43,6

298_B Eiland 4 4,50 43,1 40,0 36,2 44,7
298_C Eiland 4 7,50 44,0 40,9 37,1 45,6
298_D Eiland 4 10,50 45,0 41,9 38,1 46,5
298_E Eiland 4 13,50 45,5 42,4 38,6 47,1
298_F Eiland 4 16,50 45,8 42,8 39,0 47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

299_A Eiland 4 1,50 43,6 40,6 36,8 45,3
299_B Eiland 4 4,50 44,6 41,6 37,8 46,3
299_C Eiland 4 7,50 45,5 42,5 38,7 47,2
299_D Eiland 4 10,50 46,3 43,3 39,5 48,0
299_E Eiland 4 13,50 46,7 43,7 39,9 48,3

299_F Eiland 4 16,50 47,0 44,0 40,2 48,7
300_A Eiland 4 1,50 44,5 41,4 37,5 46,0
300_B Eiland 4 4,50 45,1 42,0 38,1 46,6
300_C Eiland 4 7,50 45,8 42,7 38,9 47,4
300_D Eiland 4 10,50 46,6 43,4 39,6 48,1

300_E Eiland 4 13,50 47,0 43,8 40,0 48,5
300_F Eiland 4 16,50 47,2 44,0 40,2 48,7
301_A Eiland 4 1,50 45,2 42,1 38,3 46,8
301_B Eiland 4 4,50 46,0 42,8 39,0 47,5
301_C Eiland 4 7,50 46,8 43,6 39,8 48,3

301_D Eiland 4 10,50 47,3 44,2 40,4 48,9
301_E Eiland 4 13,50 47,6 44,5 40,6 49,1
301_F Eiland 4 16,50 47,8 44,6 40,8 49,3
302_A Eiland 4 1,50 44,7 41,6 37,7 46,2
302_B Eiland 4 4,50 45,4 42,2 38,4 46,9

302_C Eiland 4 7,50 46,2 43,0 39,2 47,7
302_D Eiland 4 10,50 46,9 43,7 39,9 48,4
302_E Eiland 4 13,50 47,2 44,1 40,3 48,8
302_F Eiland 4 16,50 47,4 44,3 40,5 49,0
303_A Eiland 4 1,50 39,0 35,9 32,0 40,5

303_B Eiland 4 4,50 38,8 35,8 31,9 40,4
303_C Eiland 4 7,50 39,1 36,1 32,3 40,7
303_D Eiland 4 10,50 39,7 36,6 32,8 41,3
303_E Eiland 4 13,50 40,3 37,2 33,4 41,9
303_F Eiland 4 16,50 41,0 38,0 34,1 42,6

304_A Eiland 4 1,50 40,2 37,1 33,3 41,8
304_B Eiland 4 4,50 40,3 37,2 33,4 41,9
304_C Eiland 4 7,50 40,8 37,8 33,9 42,4
304_D Eiland 4 10,50 41,5 38,4 34,5 43,0
304_E Eiland 4 13,50 42,1 39,0 35,2 43,7

304_F Eiland 4 16,50 42,6 39,5 35,7 44,1
305_A Eiland 4 1,50 39,6 36,5 32,7 41,2
305_B Eiland 4 4,50 39,5 36,5 32,6 41,1
305_C Eiland 4 7,50 40,0 36,9 33,1 41,6
305_D Eiland 4 10,50 40,6 37,5 33,7 42,1

305_E Eiland 4 13,50 41,2 38,1 34,3 42,8
305_F Eiland 4 16,50 41,8 38,8 34,9 43,4
306_A Eiland 4 1,50 36,5 33,4 29,6 38,1
306_B Eiland 4 4,50 37,4 34,3 30,5 39,0
306_C Eiland 4 7,50 38,4 35,4 31,6 40,1

306_D Eiland 4 10,50 39,5 36,5 32,7 41,2
306_E Eiland 4 13,50 40,4 37,5 33,7 42,1
306_F Eiland 4 16,50 41,2 38,3 34,5 42,9
307_A Eiland 4 1,50 32,6 29,5 25,7 34,2
307_B Eiland 4 4,50 32,6 29,5 25,7 34,2

307_C Eiland 4 7,50 33,1 30,0 26,2 34,7
307_D Eiland 4 10,50 33,8 30,6 26,9 35,3
307_E Eiland 4 13,50 34,7 31,6 27,8 36,3
307_F Eiland 4 16,50 36,2 33,1 29,4 37,8
308_A Eiland 4 1,50 34,0 30,8 27,0 35,5

308_B Eiland 4 4,50 34,3 31,1 27,3 35,8
308_C Eiland 4 7,50 34,9 31,7 27,9 36,4
308_D Eiland 4 10,50 35,6 32,5 28,7 37,2
308_E Eiland 4 13,50 36,5 33,3 29,6 38,1
308_F Eiland 4 16,50 37,7 34,5 30,8 39,2

309_A Eiland 4 1,50 30,8 27,8 24,0 32,4
309_B Eiland 4 4,50 31,2 28,2 24,4 32,8
309_C Eiland 4 7,50 31,3 28,3 24,5 33,0
309_D Eiland 4 10,50 31,5 28,5 24,8 33,2
309_E Eiland 4 13,50 31,7 28,8 25,0 33,4

309_F Eiland 4 16,50 32,2 29,2 25,5 33,9
310_A Eiland 4 1,50 37,3 34,3 30,4 38,9
310_B Eiland 4 4,50 37,2 34,2 30,3 38,8
310_C Eiland 4 7,50 37,3 34,3 30,4 38,9
310_D Eiland 4 10,50 37,8 34,7 30,9 39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

310_E Eiland 4 13,50 38,3 35,2 31,4 39,9
310_F Eiland 4 16,50 39,0 35,9 32,1 40,6
311_A Eiland 4 1,50 31,1 28,1 24,3 32,8
311_B Eiland 4 4,50 31,5 28,5 24,7 33,1
311_C Eiland 4 7,50 31,6 28,6 24,8 33,3

311_D Eiland 4 10,50 31,8 28,8 25,1 33,5
311_E Eiland 4 13,50 32,1 29,2 25,4 33,8
311_F Eiland 4 16,50 32,8 29,8 26,1 34,5
312_A Eiland 4 1,50 36,9 33,8 30,0 38,4
312_B Eiland 4 4,50 36,8 33,7 29,9 38,4

312_C Eiland 4 7,50 36,8 33,7 29,9 38,4
312_D Eiland 4 10,50 37,2 34,2 30,4 38,8
312_E Eiland 4 13,50 37,7 34,7 30,9 39,4
312_F Eiland 4 16,50 38,4 35,4 31,6 40,1
313_A Eiland 4 1,50 30,6 27,6 23,8 32,2

313_B Eiland 4 4,50 31,0 28,0 24,2 32,6
313_C Eiland 4 7,50 31,1 28,1 24,4 32,8
313_D Eiland 4 10,50 31,3 28,3 24,6 33,0
313_E Eiland 4 13,50 31,6 28,6 24,8 33,2
313_F Eiland 4 16,50 32,0 29,1 25,3 33,7

314_A Eiland 4 1,50 3,0 -0,1 -3,5 4,8
314_B Eiland 4 4,50 4,4 1,4 -2,1 6,2
314_C Eiland 4 7,50 7,8 4,9 1,4 9,6
314_D Eiland 4 10,50 15,5 12,9 9,1 17,4
314_E Eiland 4 13,50 17,0 14,4 10,7 19,0

314_F Eiland 4 16,50 17,0 14,3 10,6 18,9
315_A Eiland 4 1,50 31,0 27,9 24,1 32,6
315_B Eiland 4 4,50 30,8 27,6 23,9 32,3
315_C Eiland 4 7,50 30,7 27,5 23,8 32,2
315_D Eiland 4 10,50 31,3 28,2 24,5 32,9

315_E Eiland 4 13,50 32,7 29,5 25,9 34,3
315_F Eiland 4 16,50 34,5 31,5 27,8 36,2
316_A Eiland 4 1,50 0,7 -2,3 -5,9 2,4
316_B Eiland 4 4,50 0,7 -2,3 -5,9 2,5
316_C Eiland 4 7,50 1,0 -2,0 -5,6 2,7

316_D Eiland 4 10,50 0,6 -2,4 -5,9 2,4
316_E Eiland 4 13,50 0,5 -2,5 -6,1 2,3
316_F Eiland 4 16,50 -0,2 -3,2 -6,7 1,6
317_A Eiland 4 1,50 1,1 -2,0 -5,5 2,8
317_B Eiland 4 4,50 1,1 -2,0 -5,5 2,9

317_C Eiland 4 7,50 1,3 -1,7 -5,2 3,1
317_D Eiland 4 10,50 1,0 -2,0 -5,6 2,8
317_E Eiland 4 13,50 0,9 -2,2 -5,7 2,6
317_F Eiland 4 16,50 0,2 -2,8 -6,4 2,0
318_A Eiland 4 1,50 36,1 33,1 29,2 37,7

318_B Eiland 4 4,50 36,1 33,1 29,2 37,7
318_C Eiland 4 7,50 36,0 33,0 29,2 37,7
318_D Eiland 4 10,50 36,4 33,4 29,6 38,1
318_E Eiland 4 13,50 37,0 33,9 30,1 38,6
318_F Eiland 4 16,50 37,7 34,7 30,9 39,3

319_A Eiland 4 1,50 32,6 29,5 25,7 34,2
319_B Eiland 4 4,50 32,8 29,8 26,0 34,5
319_C Eiland 4 7,50 32,9 29,9 26,1 34,6
319_D Eiland 4 10,50 33,1 30,1 26,3 34,8
319_E Eiland 4 13,50 33,7 30,7 26,9 35,3

319_F Eiland 4 16,50 34,7 31,7 28,0 36,4
320_A Eiland 4 1,50 34,3 31,3 27,4 35,9
320_B Eiland 4 4,50 34,3 31,3 27,5 36,0
320_C Eiland 4 7,50 34,3 31,4 27,5 36,0
320_D Eiland 4 10,50 34,6 31,6 27,8 36,2

320_E Eiland 4 13,50 35,1 32,1 28,3 36,8
320_F Eiland 4 16,50 36,0 33,1 29,3 37,7
321_A Eiland 4 1,50 33,2 30,1 26,3 34,8
321_B Eiland 4 4,50 33,4 30,4 26,6 35,0
321_C Eiland 4 7,50 33,5 30,5 26,7 35,1

321_D Eiland 4 10,50 33,6 30,7 26,9 35,3
321_E Eiland 4 13,50 34,2 31,2 27,4 35,9
321_F Eiland 4 16,50 35,2 32,2 28,5 36,9
322_A Eiland 4 1,50 33,7 30,7 26,8 35,3
322_B Eiland 4 4,50 33,8 30,8 26,9 35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

322_C Eiland 4 7,50 33,8 30,8 27,0 35,5
322_D Eiland 4 10,50 34,0 31,0 27,2 35,7
322_E Eiland 4 13,50 34,6 31,6 27,8 36,3
322_F Eiland 4 16,50 35,7 32,7 28,9 37,4
323_A Eiland 4 1,50 31,8 28,8 25,0 33,5

323_B Eiland 4 4,50 32,2 29,2 25,4 33,8
323_C Eiland 4 7,50 32,3 29,3 25,5 33,9
323_D Eiland 4 10,50 32,4 29,5 25,7 34,1
323_E Eiland 4 13,50 33,0 30,0 26,2 34,7
323_F Eiland 4 16,50 33,9 31,0 27,2 35,6

324_A Eiland 4 1,50 35,7 32,6 28,8 37,3
324_B Eiland 4 4,50 35,7 32,6 28,8 37,3
324_C Eiland 4 7,50 35,6 32,6 28,8 37,2
324_D Eiland 4 10,50 35,9 32,9 29,1 37,6
324_E Eiland 4 13,50 36,4 33,4 29,6 38,1

324_F Eiland 4 16,50 37,2 34,2 30,4 38,8
325_A Eiland 4 1,50 31,1 28,1 24,3 32,7
325_B Eiland 4 4,50 31,5 28,5 24,7 33,1
325_C Eiland 4 7,50 31,6 28,7 24,9 33,3
325_D Eiland 4 10,50 31,9 28,9 25,1 33,5

325_E Eiland 4 13,50 32,3 29,3 25,6 34,0
325_F Eiland 4 16,50 33,2 30,3 26,5 34,9
326_A Eiland 4 1,50 35,1 32,0 28,2 36,7
326_B Eiland 4 4,50 35,1 32,1 28,2 36,7
326_C Eiland 4 7,50 35,0 32,0 28,2 36,7

326_D Eiland 4 10,50 35,3 32,3 28,5 37,0
326_E Eiland 4 13,50 35,8 32,8 29,0 37,5
326_F Eiland 4 16,50 36,7 33,7 30,0 38,4
327_A Eiland 4 1,50 31,5 28,5 24,7 33,2
327_B Eiland 4 4,50 31,9 28,9 25,1 33,5

327_C Eiland 4 7,50 32,0 29,0 25,2 33,7
327_D Eiland 4 10,50 32,2 29,2 25,5 33,9
327_E Eiland 4 13,50 32,7 29,7 25,9 34,4
327_F Eiland 4 16,50 33,6 30,7 26,9 35,3
328_A Eiland 4 1,50 28,1 25,0 21,3 29,7

328_B Eiland 4 4,50 28,1 24,9 21,2 29,6
328_C Eiland 4 7,50 28,2 25,0 21,4 29,8
328_D Eiland 4 10,50 28,8 25,6 22,0 30,4
328_E Eiland 4 13,50 30,2 27,1 23,5 31,9
328_F Eiland 4 16,50 32,6 29,6 25,9 34,3

329_A Eiland 4 1,50 37,4 34,2 30,4 38,9
329_B Eiland 4 4,50 37,3 34,1 30,3 38,8
329_C Eiland 4 7,50 37,9 34,8 31,0 39,5
329_D Eiland 4 10,50 38,7 35,5 31,7 40,2
329_E Eiland 4 13,50 39,5 36,3 32,6 41,1

329_F Eiland 4 16,50 40,2 37,1 33,3 41,8
330_A Eiland 4 1,50 28,5 25,3 21,6 30,1
330_B Eiland 4 4,50 28,4 25,2 21,5 30,0
330_C Eiland 4 7,50 28,5 25,3 21,7 30,1
330_D Eiland 4 10,50 29,1 25,9 22,3 30,7

330_E Eiland 4 13,50 30,6 27,4 23,8 32,2
330_F Eiland 4 16,50 32,9 29,9 26,3 34,7
331_A Eiland 4 1,50 35,7 32,6 28,8 37,3
331_B Eiland 4 4,50 35,3 32,2 28,4 36,9
331_C Eiland 4 7,50 35,8 32,6 28,8 37,3

331_D Eiland 4 10,50 36,5 33,3 29,6 38,1
331_E Eiland 4 13,50 37,4 34,3 30,5 39,0
331_F Eiland 4 16,50 38,6 35,4 31,7 40,2
332_A Eiland 4 1,50 27,8 24,7 21,0 29,4
332_B Eiland 4 4,50 27,8 24,6 20,9 29,4

332_C Eiland 4 7,50 28,0 24,8 21,2 29,6
332_D Eiland 4 10,50 28,8 25,7 22,0 30,4
332_E Eiland 4 13,50 30,3 27,1 23,5 31,9
332_F Eiland 4 16,50 32,5 29,5 25,9 34,3
333_A Eiland 4 1,50 35,1 31,9 28,1 36,6

333_B Eiland 4 4,50 35,6 32,5 28,7 37,2
333_C Eiland 4 7,50 36,4 33,2 29,4 37,9
333_D Eiland 4 10,50 37,2 34,0 30,2 38,7
333_E Eiland 4 13,50 38,0 34,8 31,1 39,5
333_F Eiland 4 16,50 38,9 35,7 32,0 40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

334_A Eiland 4 1,50 31,8 28,6 24,9 33,3
334_B Eiland 4 4,50 31,8 28,7 24,9 33,4
334_C Eiland 4 7,50 32,4 29,2 25,5 33,9
334_D Eiland 4 10,50 33,1 29,9 26,2 34,7
334_E Eiland 4 13,50 34,2 31,0 27,3 35,7

334_F Eiland 4 16,50 36,0 32,8 29,1 37,6
335_A Eiland 4 1,50 39,5 36,4 32,6 41,1
335_B Eiland 4 4,50 40,0 36,8 33,0 41,5
335_C Eiland 4 7,50 40,7 37,6 33,8 42,3
335_D Eiland 4 10,50 41,5 38,3 34,6 43,1

335_E Eiland 4 13,50 42,2 39,0 35,2 43,7
335_F Eiland 4 16,50 42,5 39,3 35,6 44,1
336_A Eiland 4 1,50 33,7 30,5 26,7 35,2
336_B Eiland 4 4,50 33,8 30,7 26,9 35,4
336_C Eiland 4 7,50 34,5 31,3 27,5 36,0

336_D Eiland 4 10,50 35,3 32,1 28,3 36,8
336_E Eiland 4 13,50 36,2 33,0 29,3 37,8
336_F Eiland 4 16,50 37,6 34,4 30,7 39,2
337_A Eiland 4 1,50 34,6 31,5 27,7 36,2
337_B Eiland 4 4,50 34,2 31,0 27,2 35,7

337_C Eiland 4 7,50 34,4 31,3 27,5 36,0
337_D Eiland 4 10,50 35,2 32,0 28,3 36,7
337_E Eiland 4 13,50 36,2 33,0 29,3 37,7
337_F Eiland 4 16,50 37,5 34,4 30,7 39,1
338_A Eiland 4 1,50 30,1 27,0 23,2 31,7

338_B Eiland 4 4,50 29,9 26,7 23,0 31,5
338_C Eiland 4 7,50 29,9 26,7 23,0 31,4
338_D Eiland 4 10,50 30,4 27,2 23,6 32,0
338_E Eiland 4 13,50 31,8 28,7 25,0 33,4
338_F Eiland 4 16,50 33,8 30,8 27,1 35,5

339_A Eiland 4 1,50 32,4 29,2 25,5 34,0
339_B Eiland 4 4,50 32,0 28,9 25,1 33,6
339_C Eiland 4 7,50 31,9 28,7 25,0 33,5
339_D Eiland 4 10,50 32,7 29,5 25,8 34,2
339_E Eiland 4 13,50 33,8 30,6 27,0 35,4

339_F Eiland 4 16,50 35,4 32,4 28,7 37,1
340_A Eiland 4 1,50 30,5 27,3 23,6 32,1
340_B Eiland 4 4,50 30,3 27,1 23,4 31,8
340_C Eiland 4 7,50 30,2 27,0 23,3 31,8
340_D Eiland 4 10,50 30,8 27,6 24,0 32,4

340_E Eiland 4 13,50 32,2 29,0 25,4 33,8
340_F Eiland 4 16,50 34,1 31,1 27,5 35,8
341_A Eiland 4 1,50 31,5 28,4 24,6 33,1
341_B Eiland 4 4,50 31,2 28,0 24,3 32,7
341_C Eiland 4 7,50 31,0 27,8 24,1 32,6

341_D Eiland 4 10,50 31,8 28,6 24,9 33,4
341_E Eiland 4 13,50 33,0 29,8 26,2 34,6
341_F Eiland 4 16,50 34,8 31,7 28,1 36,5
342_A Eiland 4 1,50 29,6 26,4 22,7 31,1
342_B Eiland 4 4,50 29,4 26,2 22,5 30,9

342_C Eiland 4 7,50 29,4 26,2 22,5 31,0
342_D Eiland 4 10,50 29,9 26,7 23,0 31,5
342_E Eiland 4 13,50 31,3 28,2 24,6 33,0
342_F Eiland 4 16,50 33,5 30,5 26,8 35,2
343_A Eiland 4 1,50 33,9 30,8 27,0 35,5

343_B Eiland 4 4,50 33,5 30,3 26,6 35,1
343_C Eiland 4 7,50 33,5 30,4 26,6 35,1
343_D Eiland 4 10,50 34,3 31,1 27,4 35,9
343_E Eiland 4 13,50 35,4 32,2 28,5 36,9
343_F Eiland 4 16,50 36,7 33,6 29,9 38,4

344_A Eiland 4 1,50 29,0 25,8 22,1 30,5
344_B Eiland 4 4,50 28,8 25,7 21,9 30,4
344_C Eiland 4 7,50 28,9 25,7 22,0 30,5
344_D Eiland 4 10,50 29,4 26,2 22,5 31,0
344_E Eiland 4 13,50 30,8 27,7 24,1 32,5

344_F Eiland 4 16,50 33,2 30,2 26,5 34,9
345_A Eiland 4 1,50 33,0 29,8 26,0 34,5
345_B Eiland 4 4,50 32,5 29,4 25,6 34,1
345_C Eiland 4 7,50 32,5 29,3 25,6 34,0
345_D Eiland 4 10,50 33,3 30,1 26,4 34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

345_E Eiland 4 13,50 34,4 31,2 27,6 36,0
345_F Eiland 4 16,50 36,0 32,9 29,2 37,6
346_A Eiland 4 1,50 29,2 26,1 22,3 30,8
346_B Eiland 4 4,50 29,1 25,9 22,2 30,6
346_C Eiland 4 7,50 29,1 25,9 22,2 30,7

346_D Eiland 4 10,50 29,6 26,4 22,7 31,2
346_E Eiland 4 13,50 31,0 27,9 24,3 32,7
346_F Eiland 4 16,50 33,3 30,3 26,6 35,0
347_A Eiland 5 1,50 37,0 33,8 30,0 38,5
347_B Eiland 5 4,50 36,6 33,4 29,6 38,1

347_C Eiland 5 7,50 36,9 33,7 29,9 38,4
347_D Eiland 5 10,50 37,5 34,3 30,5 39,0
347_E Eiland 5 13,50 38,3 35,1 31,3 39,8
347_F Eiland 5 16,50 39,1 36,0 32,2 40,7
348_A Eiland 5 1,50 27,7 24,5 20,8 29,2

348_B Eiland 5 4,50 27,6 24,4 20,7 29,2
348_C Eiland 5 7,50 27,8 24,5 20,9 29,3
348_D Eiland 5 10,50 28,2 25,0 21,4 29,8
348_E Eiland 5 13,50 29,5 26,3 22,7 31,1
348_F Eiland 5 16,50 31,4 28,3 24,7 33,0

349_A Eiland 5 1,50 35,3 32,1 28,3 36,8
349_B Eiland 5 4,50 34,8 31,6 27,8 36,3
349_C Eiland 5 7,50 35,0 31,8 28,1 36,5
349_D Eiland 5 10,50 35,7 32,5 28,8 37,2
349_E Eiland 5 13,50 36,6 33,4 29,6 38,1

349_F Eiland 5 16,50 37,7 34,5 30,8 39,2
350_A Eiland 5 1,50 29,1 25,9 22,2 30,7
350_B Eiland 5 4,50 28,9 25,8 22,0 30,5
350_C Eiland 5 7,50 28,9 25,7 22,1 30,5
350_D Eiland 5 10,50 29,3 26,1 22,4 30,8

350_E Eiland 5 13,50 30,4 27,2 23,6 32,0
350_F Eiland 5 16,50 32,0 28,9 25,3 33,7
351_A Eiland 5 1,50 37,8 34,6 30,8 39,3
351_B Eiland 5 4,50 37,4 34,3 30,5 39,0
351_C Eiland 5 7,50 37,9 34,7 30,9 39,4

351_D Eiland 5 10,50 38,6 35,4 31,6 40,1
351_E Eiland 5 13,50 39,4 36,2 32,4 40,9
351_F Eiland 5 16,50 40,0 36,9 33,1 41,6
352_A Eiland 5 1,50 27,3 24,1 20,4 28,9
352_B Eiland 5 4,50 27,3 24,1 20,4 28,8

352_C Eiland 5 7,50 27,5 24,3 20,6 29,0
352_D Eiland 5 10,50 28,0 24,7 21,1 29,6
352_E Eiland 5 13,50 29,1 25,9 22,3 30,7
352_F Eiland 5 16,50 30,8 27,7 24,1 32,5
353_A Eiland 5 1,50 -- -- -- --

353_B Eiland 5 4,50 -- -- -- --
353_C Eiland 5 7,50 -- -- -- --
353_D Eiland 5 10,50 18,6 15,9 12,2 20,5
353_E Eiland 5 13,50 20,8 18,1 14,4 22,7
353_F Eiland 5 16,50 20,7 18,1 14,4 22,6

354_A Eiland 5 1,50 27,4 24,3 20,5 29,0
354_B Eiland 5 4,50 27,4 24,2 20,5 29,0
354_C Eiland 5 7,50 27,6 24,3 20,7 29,1
354_D Eiland 5 10,50 28,1 24,8 21,2 29,7
354_E Eiland 5 13,50 29,3 26,1 22,5 30,9

354_F Eiland 5 16,50 31,0 27,9 24,3 32,7
355_A Eiland 5 1,50 38,0 34,8 31,0 39,5
355_B Eiland 5 4,50 38,2 35,1 31,3 39,8
355_C Eiland 5 7,50 38,9 35,7 31,9 40,4
355_D Eiland 5 10,50 39,6 36,4 32,6 41,1

355_E Eiland 5 13,50 40,3 37,2 33,4 41,9
355_F Eiland 5 16,50 40,9 37,7 33,9 42,4
356_A Eiland 5 1,50 30,5 27,3 23,5 32,0
356_B Eiland 5 4,50 30,2 27,0 23,3 31,7
356_C Eiland 5 7,50 30,1 26,8 23,1 31,6

356_D Eiland 5 10,50 30,6 27,4 23,7 32,2
356_E Eiland 5 13,50 31,7 28,5 24,8 33,3
356_F Eiland 5 16,50 33,1 30,0 26,4 34,8
357_A Eiland 5 1,50 32,6 29,5 25,7 34,2
357_B Eiland 5 4,50 32,2 29,0 25,3 33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

357_C Eiland 5 7,50 32,0 28,8 25,1 33,6
357_D Eiland 5 10,50 32,7 29,5 25,8 34,3
357_E Eiland 5 13,50 33,7 30,5 26,8 35,3
357_F Eiland 5 16,50 34,9 31,8 28,1 36,5
358_A Eiland 5 1,50 30,7 27,5 23,7 32,2

358_B Eiland 5 4,50 30,4 27,2 23,5 31,9
358_C Eiland 5 7,50 30,2 27,0 23,3 31,8
358_D Eiland 5 10,50 30,9 27,7 24,0 32,5
358_E Eiland 5 13,50 32,0 28,8 25,1 33,6
358_F Eiland 5 16,50 33,4 30,3 26,6 35,0

359_A Eiland 5 1,50 32,3 29,1 25,3 33,8
359_B Eiland 5 4,50 31,9 28,7 25,0 33,4
359_C Eiland 5 7,50 31,7 28,5 24,7 33,2
359_D Eiland 5 10,50 32,3 29,1 25,4 33,8
359_E Eiland 5 13,50 33,2 30,0 26,3 34,8

359_F Eiland 5 16,50 34,5 31,3 27,7 36,1
360_A Eiland 5 1,50 29,9 26,7 23,0 31,5
360_B Eiland 5 4,50 29,7 26,5 22,8 31,2
360_C Eiland 5 7,50 29,6 26,4 22,7 31,2
360_D Eiland 5 10,50 30,1 26,9 23,2 31,7

360_E Eiland 5 13,50 31,2 28,0 24,4 32,8
360_F Eiland 5 16,50 32,7 29,6 26,0 34,4
361_A Eiland 5 1,50 34,2 31,1 27,3 35,8
361_B Eiland 5 4,50 33,8 30,6 26,8 35,3
361_C Eiland 5 7,50 33,8 30,6 26,9 35,3

361_D Eiland 5 10,50 34,5 31,3 27,6 36,1
361_E Eiland 5 13,50 35,4 32,2 28,5 37,0
361_F Eiland 5 16,50 36,5 33,4 29,7 38,1
362_A Eiland 5 1,50 29,4 26,2 22,5 30,9
362_B Eiland 5 4,50 29,2 26,0 22,3 30,8

362_C Eiland 5 7,50 29,2 26,0 22,3 30,7
362_D Eiland 5 10,50 29,5 26,3 22,6 31,1
362_E Eiland 5 13,50 30,6 27,4 23,8 32,2
362_F Eiland 5 16,50 32,2 29,1 25,5 33,9
363_A Eiland 5 1,50 34,7 31,5 27,7 36,2

363_B Eiland 5 4,50 34,3 31,1 27,3 35,8
363_C Eiland 5 7,50 34,1 31,0 27,2 35,7
363_D Eiland 5 10,50 34,7 31,5 27,7 36,2
363_E Eiland 5 13,50 35,4 32,3 28,5 37,0
363_F Eiland 5 16,50 36,5 33,3 29,6 38,0

364_A Eiland 5 1,50 29,3 26,1 22,3 30,8
364_B Eiland 5 4,50 29,1 25,9 22,2 30,6
364_C Eiland 5 7,50 29,1 25,9 22,2 30,6
364_D Eiland 5 10,50 29,5 26,3 22,6 31,1
364_E Eiland 5 13,50 30,7 27,5 23,9 32,3

364_F Eiland 5 16,50 32,3 29,2 25,6 34,0
365_A Eiland 5 1,50 29,1 26,0 22,3 30,7
365_B Eiland 5 4,50 29,6 26,4 22,7 31,2
365_C Eiland 5 7,50 29,9 26,7 23,1 31,5
365_D Eiland 5 10,50 30,4 27,3 23,6 32,0

365_E Eiland 5 13,50 31,7 28,6 25,0 33,4
365_F Eiland 5 16,50 33,7 30,8 27,1 35,4
366_A Eiland 5 1,50 37,6 34,5 30,7 39,2
366_B Eiland 5 4,50 38,3 35,1 31,3 39,8
366_C Eiland 5 7,50 39,0 35,9 32,1 40,6

366_D Eiland 5 10,50 39,8 36,7 32,9 41,4
366_E Eiland 5 13,50 40,5 37,3 33,6 42,1
366_F Eiland 5 16,50 41,2 38,1 34,3 42,8
367_A Eiland 5 1,50 29,8 26,7 22,9 31,4
367_B Eiland 5 4,50 30,3 27,1 23,4 31,8

367_C Eiland 5 7,50 30,5 27,4 23,7 32,1
367_D Eiland 5 10,50 31,1 27,9 24,3 32,7
367_E Eiland 5 13,50 32,3 29,2 25,6 34,0
367_F Eiland 5 16,50 34,1 31,1 27,5 35,8
368_A Eiland 5 1,50 36,7 33,6 29,7 38,2

368_B Eiland 5 4,50 37,0 33,9 30,1 38,6
368_C Eiland 5 7,50 37,6 34,5 30,7 39,2
368_D Eiland 5 10,50 38,4 35,2 31,4 39,9
368_E Eiland 5 13,50 39,2 36,1 32,3 40,8
368_F Eiland 5 16,50 40,1 37,0 33,3 41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

369_A Eiland 5 1,50 29,0 25,9 22,1 30,6
369_B Eiland 5 4,50 29,5 26,3 22,6 31,1
369_C Eiland 5 7,50 29,8 26,7 23,0 31,4
369_D Eiland 5 10,50 30,3 27,1 23,5 31,9
369_E Eiland 5 13,50 31,8 28,8 25,1 33,5

369_F Eiland 5 16,50 33,6 30,7 27,0 35,4
370_A Eiland 5 1,50 41,0 37,9 34,0 42,5
370_B Eiland 5 4,50 42,4 39,2 35,4 43,9
370_C Eiland 5 7,50 43,6 40,5 36,7 45,2
370_D Eiland 5 10,50 44,4 41,4 37,6 46,0

370_E Eiland 5 13,50 44,9 41,8 38,0 46,5
370_F Eiland 5 16,50 45,1 42,1 38,3 46,7
371_A Eiland 5 1,50 43,5 40,4 36,6 45,1
371_B Eiland 5 4,50 44,5 41,4 37,6 46,1
371_C Eiland 5 7,50 45,5 42,4 38,5 47,0

371_D Eiland 5 10,50 46,3 43,2 39,4 47,9
371_E Eiland 5 13,50 46,8 43,7 39,9 48,4
371_F Eiland 5 16,50 47,1 44,0 40,2 48,7
372_A Eiland 5 1,50 38,9 35,8 32,0 40,5
372_B Eiland 5 4,50 40,0 36,8 33,0 41,5

372_C Eiland 5 7,50 40,9 37,8 34,0 42,5
372_D Eiland 5 10,50 41,7 38,5 34,8 43,3
372_E Eiland 5 13,50 42,1 38,9 35,2 43,7
372_F Eiland 5 16,50 42,6 39,4 35,6 44,1
373_A Eiland 5 1,50 28,2 25,1 21,4 29,8

373_B Eiland 5 4,50 28,7 25,6 21,9 30,3
373_C Eiland 5 7,50 29,2 26,0 22,3 30,8
373_D Eiland 5 10,50 30,1 27,0 23,4 31,8
373_E Eiland 5 13,50 31,4 28,4 24,7 33,1
373_F Eiland 5 16,50 33,3 30,4 26,7 35,0

374_A Eiland 5 1,50 33,4 30,3 26,5 35,0
374_B Eiland 5 4,50 33,7 30,5 26,8 35,2
374_C Eiland 5 7,50 33,9 30,7 27,0 35,5
374_D Eiland 5 10,50 34,6 31,4 27,7 36,1
374_E Eiland 5 13,50 35,6 32,4 28,7 37,2

374_F Eiland 5 16,50 37,0 34,0 30,3 38,7
375_A Eiland 5 1,50 31,2 28,0 24,3 32,7
375_B Eiland 5 4,50 31,5 28,3 24,6 33,1
375_C Eiland 5 7,50 31,7 28,5 24,8 33,3
375_D Eiland 5 10,50 32,3 29,1 25,5 33,9

375_E Eiland 5 13,50 33,4 30,3 26,6 35,1
375_F Eiland 5 16,50 35,1 32,1 28,4 36,8
376_A Eiland 5 1,50 32,5 29,4 25,6 34,1
376_B Eiland 5 4,50 32,8 29,7 25,9 34,4
376_C Eiland 5 7,50 33,0 29,9 26,1 34,6

376_D Eiland 5 10,50 33,7 30,5 26,8 35,3
376_E Eiland 5 13,50 34,7 31,6 27,9 36,4
376_F Eiland 5 16,50 36,3 33,2 29,5 37,9
377_A Eiland 5 1,50 31,9 28,8 25,0 33,5
377_B Eiland 5 4,50 32,2 29,0 25,3 33,8

377_C Eiland 5 7,50 32,4 29,2 25,5 34,0
377_D Eiland 5 10,50 33,0 29,9 26,2 34,6
377_E Eiland 5 13,50 34,1 31,0 27,3 35,7
377_F Eiland 5 16,50 35,7 32,7 29,0 37,4
378_A Eiland 5 1,50 34,1 31,0 27,2 35,7

378_B Eiland 5 4,50 34,4 31,2 27,5 35,9
378_C Eiland 5 7,50 34,6 31,5 27,7 36,2
378_D Eiland 5 10,50 35,2 32,1 28,4 36,8
378_E Eiland 5 13,50 36,2 33,1 29,4 37,8
378_F Eiland 5 16,50 37,6 34,5 30,8 39,2

379_A Eiland 5 1,50 30,1 27,0 23,2 31,7
379_B Eiland 5 4,50 30,5 27,3 23,6 32,1
379_C Eiland 5 7,50 30,7 27,6 23,9 32,3
379_D Eiland 5 10,50 31,4 28,2 24,5 33,0
379_E Eiland 5 13,50 32,5 29,4 25,8 34,2

379_F Eiland 5 16,50 34,4 31,4 27,7 36,1
380_A Eiland 5 1,50 35,8 32,7 28,9 37,4
380_B Eiland 5 4,50 36,0 32,9 29,1 37,6
380_C Eiland 5 7,50 36,5 33,3 29,5 38,0
380_D Eiland 5 10,50 37,1 34,0 30,2 38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

380_E Eiland 5 13,50 38,0 34,9 31,1 39,6
380_F Eiland 5 16,50 39,2 36,1 32,4 40,8
381_A Eiland 5 1,50 30,7 27,6 23,8 32,3
381_B Eiland 5 4,50 31,1 27,9 24,2 32,7
381_C Eiland 5 7,50 31,3 28,1 24,4 32,9

381_D Eiland 5 10,50 31,8 28,7 25,0 33,4
381_E Eiland 5 13,50 33,0 29,9 26,2 34,6
381_F Eiland 5 16,50 34,7 31,7 28,0 36,4
382_A Eiland 5 1,50 35,0 31,9 28,1 36,5
382_B Eiland 5 4,50 35,2 32,1 28,3 36,8

382_C Eiland 5 7,50 35,5 32,4 28,6 37,1
382_D Eiland 5 10,50 36,2 33,0 29,2 37,7
382_E Eiland 5 13,50 37,1 33,9 30,2 38,6
382_F Eiland 5 16,50 38,4 35,3 31,6 40,0
383_A Eiland 5 1,50 31,4 28,2 24,5 32,9

383_B Eiland 5 4,50 31,2 28,0 24,3 32,7
383_C Eiland 5 7,50 31,2 28,0 24,3 32,8
383_D Eiland 5 10,50 32,2 29,0 25,4 33,8
383_E Eiland 5 13,50 34,0 31,0 27,4 35,7
383_F Eiland 5 16,50 36,4 33,6 29,8 38,2

384_A Eiland 5 1,50 45,6 42,6 38,8 47,2
384_B Eiland 5 4,50 47,6 44,6 40,8 49,2
384_C Eiland 5 7,50 49,2 46,3 42,4 50,9
384_D Eiland 5 10,50 50,3 47,5 43,6 52,0
384_E Eiland 5 13,50 50,9 48,2 44,3 52,7

384_F Eiland 5 16,50 51,6 48,9 45,1 53,4
385_A Eiland 5 1,50 32,0 28,8 25,1 33,5
385_B Eiland 5 4,50 31,7 28,5 24,8 33,3
385_C Eiland 5 7,50 31,7 28,5 24,9 33,3
385_D Eiland 5 10,50 32,7 29,6 25,9 34,4

385_E Eiland 5 13,50 34,5 31,5 27,8 36,2
385_F Eiland 5 16,50 36,9 34,1 30,3 38,7
386_A Eiland 5 1,50 41,8 38,6 34,8 43,3
386_B Eiland 5 4,50 43,2 40,1 36,3 44,8
386_C Eiland 5 7,50 44,7 41,6 37,8 46,3

386_D Eiland 5 10,50 45,9 43,0 39,2 47,6
386_E Eiland 5 13,50 46,9 44,0 40,2 48,6
386_F Eiland 5 16,50 48,4 45,6 41,8 50,2
387_A Eiland 5 1,50 30,5 27,4 23,6 32,1
387_B Eiland 5 4,50 30,4 27,2 23,5 32,0

387_C Eiland 5 7,50 30,5 27,3 23,7 32,1
387_D Eiland 5 10,50 31,4 28,2 24,6 33,0
387_E Eiland 5 13,50 33,4 30,4 26,8 35,2
387_F Eiland 5 16,50 36,0 33,2 29,5 37,8
388_A Eiland 5 1,50 49,5 46,6 42,8 51,2

388_B Eiland 5 4,50 51,5 48,6 44,8 53,2
388_C Eiland 5 7,50 52,6 49,8 46,0 54,4
388_D Eiland 5 10,50 53,2 50,4 46,6 55,0
388_E Eiland 5 13,50 53,5 50,7 46,9 55,2
388_F Eiland 5 16,50 53,7 51,0 47,1 55,5

389_A Eiland 5 1,50 30,9 27,7 24,0 32,5
389_B Eiland 5 4,50 30,7 27,5 23,8 32,3
389_C Eiland 5 7,50 30,8 27,6 23,9 32,4
389_D Eiland 5 10,50 31,7 28,6 24,9 33,4
389_E Eiland 5 13,50 33,7 30,7 27,0 35,4

389_F Eiland 5 16,50 36,2 33,4 29,7 38,0
390_A Eiland 5 1,50 48,0 45,0 41,2 49,6
390_B Eiland 5 4,50 49,8 46,9 43,1 51,5
390_C Eiland 5 7,50 51,2 48,4 44,6 53,0
390_D Eiland 5 10,50 52,1 49,3 45,4 53,8

390_E Eiland 5 13,50 52,6 49,8 46,0 54,4
390_F Eiland 5 16,50 53,0 50,2 46,4 54,8
391_A Eiland 5 1,50 39,2 36,1 32,3 40,8
391_B Eiland 5 4,50 40,1 36,9 33,2 41,6
391_C Eiland 5 7,50 41,2 38,1 34,3 42,8

391_D Eiland 5 10,50 42,2 39,1 35,4 43,8
391_E Eiland 5 13,50 43,3 40,3 36,5 44,9
391_F Eiland 5 16,50 45,4 42,5 38,7 47,1
392_A Eiland 5 1,50 35,7 32,5 28,8 37,3
392_B Eiland 5 4,50 35,3 32,1 28,4 36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

392_C Eiland 5 7,50 35,8 32,7 28,9 37,4
392_D Eiland 5 10,50 37,0 33,8 30,1 38,5
392_E Eiland 5 13,50 38,4 35,3 31,6 40,0
392_F Eiland 5 16,50 40,4 37,4 33,7 42,1
393_A Eiland 5 1,50 33,7 30,5 26,8 35,2

393_B Eiland 5 4,50 33,2 30,0 26,3 34,7
393_C Eiland 5 7,50 33,4 30,2 26,5 35,0
393_D Eiland 5 10,50 34,5 31,4 27,7 36,1
393_E Eiland 5 13,50 36,0 32,9 29,3 37,7
393_F Eiland 5 16,50 37,8 34,9 31,2 39,6

394_A Eiland 5 1,50 35,0 31,9 28,1 36,6
394_B Eiland 5 4,50 34,4 31,2 27,5 36,0
394_C Eiland 5 7,50 34,9 31,7 28,0 36,4
394_D Eiland 5 10,50 36,0 32,8 29,1 37,6
394_E Eiland 5 13,50 37,5 34,4 30,7 39,1

394_F Eiland 5 16,50 39,4 36,5 32,8 41,1
395_A Eiland 5 1,50 34,2 31,0 27,3 35,8
395_B Eiland 5 4,50 33,6 30,5 26,7 35,2
395_C Eiland 5 7,50 33,9 30,8 27,1 35,5
395_D Eiland 5 10,50 35,1 31,9 28,2 36,6

395_E Eiland 5 13,50 36,5 33,4 29,7 38,2
395_F Eiland 5 16,50 38,4 35,5 31,7 40,1
396_A Eiland 5 1,50 37,6 34,5 30,7 39,2
396_B Eiland 5 4,50 37,9 34,7 31,0 39,4
396_C Eiland 5 7,50 38,8 35,6 31,9 40,4

396_D Eiland 5 10,50 39,8 36,7 32,9 41,4
396_E Eiland 5 13,50 40,9 37,8 34,1 42,5
396_F Eiland 5 16,50 43,1 40,2 36,4 44,8
397_A Eiland 5 1,50 32,4 29,3 25,5 34,0
397_B Eiland 5 4,50 32,1 28,9 25,2 33,7

397_C Eiland 5 7,50 32,1 28,9 25,3 33,7
397_D Eiland 5 10,50 33,2 30,1 26,4 34,8
397_E Eiland 5 13,50 34,9 31,9 28,2 36,6
397_F Eiland 5 16,50 37,3 34,5 30,7 39,1
398_A Eiland 5 1,50 36,5 33,4 29,6 38,1

398_B Eiland 5 4,50 36,4 33,2 29,5 37,9
398_C Eiland 5 7,50 37,1 33,9 30,2 38,7
398_D Eiland 5 10,50 38,2 35,1 31,4 39,8
398_E Eiland 5 13,50 39,5 36,4 32,7 41,1
398_F Eiland 5 16,50 41,8 38,8 35,1 43,5

399_A Eiland 5 1,50 32,8 29,6 25,9 34,3
399_B Eiland 5 4,50 32,4 29,2 25,5 33,9
399_C Eiland 5 7,50 32,4 29,3 25,6 34,0
399_D Eiland 5 10,50 33,5 30,4 26,7 35,2
399_E Eiland 5 13,50 35,1 32,0 28,4 36,8

399_F Eiland 5 16,50 37,0 34,1 30,4 38,8
400_A Eiland 5 1,50 46,7 43,6 39,8 48,3
400_B Eiland 5 4,50 48,6 45,6 41,7 50,2
400_C Eiland 5 7,50 49,6 46,7 42,8 51,3
400_D Eiland 5 10,50 50,3 47,3 43,5 51,9

400_E Eiland 5 13,50 50,6 47,7 43,9 52,3
400_F Eiland 5 16,50 50,7 47,8 44,0 52,4
401_A Eiland 5 1,50 29,2 26,1 22,3 30,8
401_B Eiland 5 4,50 29,8 26,6 22,9 31,4
401_C Eiland 5 7,50 30,1 26,9 23,2 31,7

401_D Eiland 5 10,50 30,6 27,4 23,8 32,2
401_E Eiland 5 13,50 31,6 28,5 24,8 33,2
401_F Eiland 5 16,50 33,3 30,3 26,6 35,0
402_A Eiland 5 1,50 37,9 34,8 30,9 39,5
402_B Eiland 5 4,50 38,2 35,1 31,3 39,8

402_C Eiland 5 7,50 38,6 35,4 31,6 40,1
402_D Eiland 5 10,50 39,1 35,9 32,2 40,7
402_E Eiland 5 13,50 39,8 36,6 32,8 41,3
402_F Eiland 5 16,50 40,5 37,3 33,6 42,0
403_A Eiland 5 1,50 28,8 25,7 21,9 30,4

403_B Eiland 5 4,50 29,4 26,2 22,5 31,0
403_C Eiland 5 7,50 29,7 26,4 22,8 31,2
403_D Eiland 5 10,50 30,2 27,0 23,3 31,8
403_E Eiland 5 13,50 31,2 28,0 24,4 32,8
403_F Eiland 5 16,50 33,0 30,0 26,3 34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

404_A Eiland 5 1,50 39,1 36,0 32,1 40,6
404_B Eiland 5 4,50 39,4 36,3 32,5 41,0
404_C Eiland 5 7,50 39,8 36,6 32,8 41,3
404_D Eiland 5 10,50 40,4 37,2 33,4 41,9
404_E Eiland 5 13,50 41,0 37,8 34,1 42,6

404_F Eiland 5 16,50 41,5 38,4 34,6 43,1
405_A Eiland 5 1,50 30,5 27,3 23,5 32,0
405_B Eiland 5 4,50 31,0 27,8 24,1 32,5
405_C Eiland 5 7,50 31,2 28,0 24,3 32,8
405_D Eiland 5 10,50 31,7 28,5 24,8 33,3

405_E Eiland 5 13,50 32,6 29,4 25,8 34,2
405_F Eiland 5 16,50 34,1 31,0 27,4 35,8
406_A Eiland 5 1,50 35,9 32,8 29,0 37,5
406_B Eiland 5 4,50 36,2 33,1 29,3 37,8
406_C Eiland 5 7,50 36,5 33,3 29,5 38,0

406_D Eiland 5 10,50 37,0 33,8 30,0 38,5
406_E Eiland 5 13,50 37,7 34,5 30,7 39,2
406_F Eiland 5 16,50 38,6 35,4 31,7 40,2
407_A Eiland 5 1,50 29,7 26,5 22,8 31,2
407_B Eiland 5 4,50 30,2 27,0 23,3 31,8

407_C Eiland 5 7,50 30,5 27,3 23,6 32,1
407_D Eiland 5 10,50 31,1 27,9 24,2 32,6
407_E Eiland 5 13,50 32,0 28,9 25,2 33,7
407_F Eiland 5 16,50 33,7 30,6 27,0 35,3
408_A Eiland 5 1,50 36,8 33,7 29,9 38,4

408_B Eiland 5 4,50 37,1 34,0 30,2 38,7
408_C Eiland 5 7,50 37,4 34,3 30,5 39,0
408_D Eiland 5 10,50 38,0 34,8 31,0 39,5
408_E Eiland 5 13,50 38,7 35,5 31,7 40,2
408_F Eiland 5 16,50 39,5 36,3 32,6 41,0

409_A Eiland 5 1,50 39,9 36,8 33,0 41,5
409_B Eiland 5 4,50 40,3 37,2 33,3 41,9
409_C Eiland 5 7,50 40,7 37,5 33,7 42,2
409_D Eiland 5 10,50 41,3 38,2 34,4 42,9
409_E Eiland 5 13,50 41,9 38,7 34,9 43,4

409_F Eiland 5 16,50 42,3 39,2 35,4 43,9
410_A Eiland 5 1,50 31,7 28,6 24,8 33,3
410_B Eiland 5 4,50 32,1 29,0 25,2 33,7
410_C Eiland 5 7,50 32,3 29,1 25,4 33,9
410_D Eiland 5 10,50 32,9 29,7 26,0 34,5

410_E Eiland 5 13,50 33,8 30,6 26,9 35,4
410_F Eiland 5 16,50 35,1 32,0 28,3 36,7
411_A Eiland 5 1,50 34,7 31,5 27,7 36,2
411_B Eiland 5 4,50 35,0 31,9 28,1 36,6
411_C Eiland 5 7,50 35,2 32,1 28,3 36,8

411_D Eiland 5 10,50 35,8 32,6 28,8 37,3
411_E Eiland 5 13,50 36,5 33,4 29,6 38,1
411_F Eiland 5 16,50 37,6 34,5 30,8 39,2
412_A Eiland 5 1,50 32,2 29,0 25,2 33,7
412_B Eiland 5 4,50 32,6 29,4 25,7 34,1

412_C Eiland 5 7,50 32,8 29,6 25,9 34,4
412_D Eiland 5 10,50 33,5 30,3 26,6 35,0
412_E Eiland 5 13,50 34,3 31,2 27,5 35,9
412_F Eiland 5 16,50 35,6 32,5 28,8 37,2
413_A Eiland 5 1,50 33,1 29,9 26,1 34,6

413_B Eiland 5 4,50 33,5 30,3 26,5 35,0
413_C Eiland 5 7,50 33,7 30,5 26,8 35,2
413_D Eiland 5 10,50 34,3 31,1 27,4 35,9
413_E Eiland 5 13,50 35,2 32,0 28,3 36,7
413_F Eiland 5 16,50 36,4 33,2 29,5 38,0

414_A Eiland 5 1,50 40,8 37,7 33,9 42,4
414_B Eiland 5 4,50 41,2 38,1 34,3 42,8
414_C Eiland 5 7,50 41,6 38,5 34,6 43,1
414_D Eiland 5 10,50 42,2 39,1 35,3 43,8
414_E Eiland 5 13,50 42,7 39,6 35,8 44,3

414_F Eiland 5 16,50 43,2 40,0 36,2 44,7
415_A Eiland 5 1,50 28,2 25,1 21,3 29,8
415_B Eiland 5 4,50 28,9 25,7 22,0 30,5
415_C Eiland 5 7,50 29,1 25,9 22,3 30,7
415_D Eiland 5 10,50 29,8 26,5 22,9 31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

415_E Eiland 5 13,50 30,8 27,7 24,1 32,5
415_F Eiland 5 16,50 32,9 29,9 26,3 34,6
416_A Eiland 5 1,50 30,9 27,7 24,0 32,4
416_B Eiland 5 4,50 31,4 28,2 24,5 32,9
416_C Eiland 5 7,50 31,6 28,4 24,7 33,1

416_D Eiland 5 10,50 32,1 28,9 25,3 33,7
416_E Eiland 5 13,50 33,1 29,9 26,2 34,7
416_F Eiland 5 16,50 34,5 31,4 27,7 36,1
417_A Eiland 5 1,50 27,6 24,4 20,7 29,1
417_B Eiland 5 4,50 28,2 25,0 21,4 29,8

417_C Eiland 5 7,50 28,7 25,4 21,8 30,2
417_D Eiland 5 10,50 29,3 26,1 22,5 30,9
417_E Eiland 5 13,50 30,4 27,2 23,6 32,0
417_F Eiland 5 16,50 32,6 29,6 26,0 34,3
418_A Eiland 5 1,50 -- -- -- --

418_B Eiland 5 4,50 -- -- -- --
418_C Eiland 5 7,50 -- -- -- --
418_D Eiland 5 10,50 11,8 8,8 5,3 13,6
418_E Eiland 5 13,50 20,7 18,1 14,3 22,6
418_F Eiland 5 16,50 23,0 20,4 16,6 24,9

419_A Eiland 5 1,50 4,0 1,0 -2,5 5,8
419_B Eiland 5 4,50 5,9 2,9 -0,6 7,7
420_A Eiland 5 1,50 26,1 23,1 19,4 27,8
420_B Eiland 5 4,50 26,4 23,4 19,6 28,1
421_A Eiland 5 1,50 29,7 26,6 22,9 31,3

421_B Eiland 5 4,50 30,2 27,0 23,4 31,8
422_A Eiland 5 1,50 24,5 21,5 17,8 26,2
422_B Eiland 5 4,50 25,1 22,0 18,3 26,7
423_A Eiland 6 1,50 32,8 29,6 25,9 34,4
423_B Eiland 6 4,50 32,5 29,3 25,6 34,0

423_C Eiland 6 7,50 32,4 29,2 25,5 34,0
423_D Eiland 6 10,50 33,3 30,1 26,4 34,8
423_E Eiland 6 13,50 34,3 31,2 27,5 35,9
424_A Eiland 6 1,50 39,4 36,2 32,4 40,9
424_B Eiland 6 4,50 40,2 37,0 33,2 41,7

424_C Eiland 6 7,50 41,2 38,0 34,2 42,7
424_D Eiland 6 10,50 41,9 38,7 34,9 43,4
424_E Eiland 6 13,50 42,3 39,2 35,4 43,9
425_A Eiland 6 1,50 29,4 26,2 22,5 31,0
425_B Eiland 6 4,50 29,4 26,3 22,6 31,0

425_C Eiland 6 7,50 29,6 26,4 22,7 31,2
425_D Eiland 6 10,50 30,2 27,0 23,4 31,8
425_E Eiland 6 13,50 31,4 28,3 24,7 33,1
426_A Eiland 6 1,50 29,2 26,0 22,3 30,8
426_B Eiland 6 4,50 29,5 26,3 22,6 31,1

426_C Eiland 6 7,50 29,7 26,5 22,9 31,3
426_D Eiland 6 10,50 30,1 26,9 23,3 31,7
426_E Eiland 6 13,50 30,3 27,1 23,5 31,9
427_A Eiland 6 1,50 40,9 37,7 34,0 42,5
427_B Eiland 6 4,50 42,0 38,9 35,1 43,6

427_C Eiland 6 7,50 43,1 39,9 36,1 44,6
427_D Eiland 6 10,50 43,7 40,5 36,7 45,2
427_E Eiland 6 13,50 44,1 41,0 37,2 45,7
428_A Eiland 6 1,50 33,5 30,3 26,5 35,0
428_B Eiland 6 4,50 33,1 29,9 26,1 34,6

428_C Eiland 6 7,50 33,1 29,9 26,2 34,7
428_D Eiland 6 10,50 34,0 30,8 27,1 35,6
428_E Eiland 6 13,50 35,1 31,9 28,2 36,7
429_A Eiland 6 1,50 35,1 31,9 28,1 36,6
429_B Eiland 6 4,50 34,6 31,4 27,7 36,2

429_C Eiland 6 7,50 35,0 31,8 28,1 36,6
429_D Eiland 6 10,50 35,9 32,7 29,0 37,5
429_E Eiland 6 13,50 36,9 33,8 30,1 38,5
430_A Eiland 6 1,50 30,9 27,7 24,0 32,5
430_B Eiland 6 4,50 30,7 27,6 23,8 32,3

430_C Eiland 6 7,50 30,7 27,5 23,8 32,3
430_D Eiland 6 10,50 31,4 28,3 24,6 33,0
430_E Eiland 6 13,50 32,7 29,5 25,9 34,3
431_A Eiland 6 1,50 31,4 28,2 24,5 33,0
431_B Eiland 6 4,50 31,2 28,0 24,3 32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

431_C Eiland 6 7,50 31,1 27,9 24,3 32,7
431_D Eiland 6 10,50 32,0 28,8 25,1 33,5
431_E Eiland 6 13,50 33,1 29,9 26,3 34,7
432_A Eiland 6 1,50 32,2 29,0 25,2 33,7
432_B Eiland 6 4,50 31,9 28,7 25,0 33,4

432_C Eiland 6 7,50 31,9 28,7 25,0 33,4
432_D Eiland 6 10,50 32,7 29,5 25,8 34,3
432_E Eiland 6 13,50 33,8 30,7 27,0 35,4
433_A Eiland 6 1,50 34,3 31,1 27,4 35,9
433_B Eiland 6 4,50 33,8 30,6 26,9 35,4

433_C Eiland 6 7,50 34,1 30,9 27,2 35,6
433_D Eiland 6 10,50 34,9 31,7 28,0 36,5
433_E Eiland 6 13,50 36,0 32,8 29,1 37,6
434_A Eiland 6 1,50 30,0 26,8 23,1 31,5
434_B Eiland 6 4,50 29,9 26,7 23,0 31,5

434_C Eiland 6 7,50 30,0 26,8 23,1 31,6
434_D Eiland 6 10,50 30,7 27,5 23,8 32,3
434_E Eiland 6 13,50 31,9 28,7 25,1 33,5
435_A Eiland 6 1,50 37,9 34,7 30,9 39,4
435_B Eiland 6 4,50 38,3 35,1 31,3 39,8

435_C Eiland 6 7,50 39,1 35,9 32,2 40,7
435_D Eiland 6 10,50 40,0 36,8 33,0 41,5
435_E Eiland 6 13,50 40,6 37,4 33,7 42,2
436_A Eiland 6 1,50 36,9 33,7 29,9 38,4
436_B Eiland 6 4,50 36,9 33,7 29,9 38,4

436_C Eiland 6 7,50 37,6 34,4 30,7 39,2
436_D Eiland 6 10,50 38,5 35,3 31,6 40,1
436_E Eiland 6 13,50 39,3 36,1 32,4 40,9
437_A Eiland 6 1,50 35,8 32,6 28,9 37,3
437_B Eiland 6 4,50 35,6 32,4 28,7 37,1

437_C Eiland 6 7,50 36,1 32,9 29,2 37,7
437_D Eiland 6 10,50 37,0 33,8 30,1 38,6
437_E Eiland 6 13,50 38,0 34,8 31,1 39,6
438_A Eiland 6 1,50 30,3 27,1 23,4 31,9
438_B Eiland 6 4,50 30,2 27,0 23,3 31,8

438_C Eiland 6 7,50 30,2 27,0 23,4 31,8
438_D Eiland 6 10,50 31,0 27,8 24,1 32,6
438_E Eiland 6 13,50 32,2 29,0 25,4 33,8
439_A Eiland 6 1,50 33,1 30,2 26,5 34,9
439_B Eiland 6 4,50 33,1 30,1 26,4 34,8

439_C Eiland 6 7,50 33,1 30,2 26,5 34,9
439_D Eiland 6 10,50 33,9 30,9 27,2 35,6
439_E Eiland 6 13,50 35,3 32,4 28,7 37,1
440_A Eiland 6 1,50 48,5 45,7 41,8 50,2
440_B Eiland 6 4,50 50,3 47,5 43,7 52,1

440_C Eiland 6 7,50 52,0 49,2 45,4 53,8
440_D Eiland 6 10,50 53,0 50,3 46,5 54,9
440_E Eiland 6 13,50 53,5 50,9 47,0 55,4
441_A Eiland 6 1,50 45,3 42,4 38,6 47,0
441_B Eiland 6 4,50 47,2 44,4 40,6 49,0

441_C Eiland 6 7,50 49,0 46,2 42,4 50,8
441_D Eiland 6 10,50 50,4 47,6 43,8 52,2
441_E Eiland 6 13,50 51,0 48,3 44,5 52,8
442_A Eiland 6 1,50 40,8 37,7 33,9 42,4
442_B Eiland 6 4,50 42,6 39,6 35,8 44,2

442_C Eiland 6 7,50 44,5 41,6 37,8 46,2
442_D Eiland 6 10,50 46,2 43,4 39,6 47,9
442_E Eiland 6 13,50 47,3 44,6 40,8 49,1
443_A Eiland 6 1,50 32,9 29,9 26,1 34,5
443_B Eiland 6 4,50 32,8 29,8 26,1 34,5

443_C Eiland 6 7,50 32,9 29,9 26,2 34,6
443_D Eiland 6 10,50 33,9 30,8 27,2 35,5
443_E Eiland 6 13,50 35,6 32,7 29,0 37,4
444_A Eiland 6 1,50 50,7 47,9 44,1 52,5
444_B Eiland 6 4,50 53,3 50,5 46,6 55,0

444_C Eiland 6 7,50 54,7 52,0 48,2 56,5
444_D Eiland 6 10,50 55,5 52,8 48,9 57,3
444_E Eiland 6 13,50 55,8 53,1 49,3 57,7
445_A Eiland 6 1,50 49,1 46,1 42,3 50,7
445_B Eiland 6 4,50 51,8 48,9 45,1 53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

445_C Eiland 6 7,50 53,4 50,6 46,7 55,1
445_D Eiland 6 10,50 54,0 51,2 47,3 55,7
445_E Eiland 6 13,50 54,4 51,7 47,8 56,2
446_A Eiland 6 1,50 37,9 35,2 31,4 39,7
446_B Eiland 6 4,50 37,7 35,1 31,3 39,6

446_C Eiland 6 7,50 37,6 34,9 31,1 39,4
446_D Eiland 6 10,50 37,7 35,0 31,2 39,5
446_E Eiland 6 13,50 38,2 35,5 31,7 40,0
447_A Eiland 6 1,50 36,9 34,2 30,4 38,7
447_B Eiland 6 4,50 36,8 34,0 30,3 38,6

447_C Eiland 6 7,50 36,8 34,0 30,3 38,6
447_D Eiland 6 10,50 37,1 34,4 30,6 39,0
447_E Eiland 6 13,50 37,8 35,1 31,3 39,6
448_A Eiland 6 1,50 49,8 47,0 43,2 51,6
448_B Eiland 6 4,50 51,8 49,0 45,2 53,6

448_C Eiland 6 7,50 53,5 50,7 46,9 55,3
448_D Eiland 6 10,50 54,3 51,6 47,8 56,1
448_E Eiland 6 13,50 54,8 52,1 48,3 56,6
449_A Eiland 6 1,50 34,3 31,2 27,4 35,9
449_B Eiland 6 4,50 34,0 30,9 27,2 35,6

449_C Eiland 6 7,50 34,7 31,6 27,9 36,3
449_D Eiland 6 10,50 35,9 32,8 29,1 37,6
449_E Eiland 6 13,50 37,9 35,0 31,3 39,6
450_A Eiland 6 1,50 35,8 32,7 28,9 37,4
450_B Eiland 6 4,50 36,0 32,8 29,1 37,6

450_C Eiland 6 7,50 36,9 33,8 30,1 38,5
450_D Eiland 6 10,50 38,4 35,4 31,6 40,1
450_E Eiland 6 13,50 40,2 37,3 33,5 41,9
451_A Eiland 6 1,50 35,2 32,1 28,3 36,8
451_B Eiland 6 4,50 34,9 31,8 28,1 36,5

451_C Eiland 6 7,50 35,7 32,6 28,9 37,4
451_D Eiland 6 10,50 37,1 34,1 30,3 38,8
451_E Eiland 6 13,50 39,0 36,1 32,4 40,7
452_A Eiland 6 1,50 29,0 25,8 22,1 30,6
452_B Eiland 6 4,50 29,4 26,2 22,5 31,0

452_C Eiland 6 7,50 29,7 26,5 22,9 31,3
452_D Eiland 6 10,50 30,0 26,8 23,2 31,6
452_E Eiland 6 13,50 29,8 26,6 23,0 31,4
453_A Eiland 6 1,50 24,3 21,7 18,0 26,3
453_B Eiland 6 4,50 24,6 21,9 18,2 26,5

453_C Eiland 6 7,50 24,5 21,8 18,1 26,4
453_D Eiland 6 10,50 24,3 21,6 17,9 26,2
453_E Eiland 6 13,50 24,1 21,4 17,7 26,0
454_A Eiland 6 1,50 38,2 35,1 31,4 39,8
454_B Eiland 6 4,50 39,3 36,2 32,5 40,9

454_C Eiland 6 7,50 40,9 37,9 34,2 42,6
454_D Eiland 6 10,50 42,7 39,8 36,0 44,4
454_E Eiland 6 13,50 44,1 41,3 37,5 45,9
455_A Eiland 6 1,50 33,4 30,3 26,6 35,0
455_B Eiland 6 4,50 33,2 30,2 26,5 34,9

455_C Eiland 6 7,50 33,4 30,4 26,7 35,1
455_D Eiland 6 10,50 34,4 31,3 27,6 36,0
455_E Eiland 6 13,50 36,0 33,1 29,4 37,7
456_A Eiland 6 1,50 33,2 30,1 26,4 34,8
456_B Eiland 6 4,50 33,0 29,9 26,2 34,6

456_C Eiland 6 7,50 33,4 30,3 26,6 35,0
456_D Eiland 6 10,50 34,5 31,4 27,8 36,2
456_E Eiland 6 13,50 36,5 33,5 29,8 38,2
457_A Eiland 6 1,50 33,7 30,5 26,8 35,3
457_B Eiland 6 4,50 33,4 30,3 26,6 35,0

457_C Eiland 6 7,50 33,9 30,8 27,1 35,5
457_D Eiland 6 10,50 35,1 32,0 28,3 36,8
457_E Eiland 6 13,50 37,1 34,1 30,4 38,8
458_A Eiland 6 1,50 36,6 33,5 29,8 38,2
458_B Eiland 6 4,50 37,2 34,1 30,3 38,8

458_C Eiland 6 7,50 38,4 35,3 31,6 40,0
458_D Eiland 6 10,50 40,1 37,1 33,4 41,8
458_E Eiland 6 13,50 41,8 38,9 35,1 43,5
459_A Eiland 7 1,50 47,1 44,4 40,6 48,9
459_B Eiland 7 4,50 47,1 44,5 40,6 49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

459_C Eiland 7 7,50 47,7 45,0 41,2 49,5
459_D Eiland 7 10,50 48,4 45,8 41,9 50,3
459_E Eiland 7 13,50 49,0 46,4 42,6 50,9
460_A Eiland 7 1,50 50,2 47,5 43,7 52,0
460_B Eiland 7 4,50 51,7 49,0 45,2 53,5

460_C Eiland 7 7,50 53,0 50,3 46,5 54,8
460_D Eiland 7 10,50 53,5 50,8 47,0 55,3
460_E Eiland 7 13,50 53,7 51,0 47,2 55,6
461_A Eiland 7 1,50 47,5 44,9 41,1 49,4
461_B Eiland 7 4,50 47,9 45,2 41,4 49,7

461_C Eiland 7 7,50 48,6 45,9 42,1 50,4
461_D Eiland 7 10,50 49,4 46,7 42,9 51,2
461_E Eiland 7 13,50 49,9 47,3 43,5 51,8
462_A Eiland 7 1,50 52,1 49,4 45,6 54,0
462_B Eiland 7 4,50 54,4 51,7 47,9 56,2

462_C Eiland 7 7,50 55,4 52,7 48,9 57,2
462_D Eiland 7 10,50 55,7 53,0 49,2 57,6
462_E Eiland 7 13,50 55,9 53,2 49,4 57,7
463_A Eiland 7 1,50 46,8 44,2 40,3 48,7
463_B Eiland 7 4,50 46,4 43,8 40,0 48,3

463_C Eiland 7 7,50 46,9 44,2 40,4 48,7
463_D Eiland 7 10,50 47,5 44,9 41,1 49,4
463_E Eiland 7 13,50 48,2 45,6 41,7 50,1
464_A Eiland 7 1,50 51,1 48,4 44,6 52,9
464_B Eiland 7 4,50 52,9 50,2 46,4 54,8

464_C Eiland 7 7,50 54,1 51,5 47,7 56,0
464_D Eiland 7 10,50 54,5 51,9 48,1 56,4
464_E Eiland 7 13,50 54,7 52,0 48,2 56,6
465_A Eiland 7 1,50 27,5 24,8 21,0 29,4
465_B Eiland 7 4,50 27,8 25,1 21,3 29,7

465_C Eiland 7 7,50 27,7 25,0 21,2 29,5
465_D Eiland 7 10,50 27,5 24,8 21,1 29,4
465_E Eiland 7 13,50 27,3 24,6 20,9 29,2
466_A Eiland 7 1,50 27,4 24,7 20,9 29,3
466_B Eiland 7 4,50 27,5 24,9 21,1 29,4

466_C Eiland 7 7,50 27,4 24,7 20,9 29,3
466_D Eiland 7 10,50 27,2 24,5 20,8 29,1
466_E Eiland 7 13,50 27,0 24,4 20,6 28,9
467_A Eiland 7 1,50 27,4 24,8 21,0 29,3
467_B Eiland 7 4,50 27,6 24,9 21,2 29,5

467_C Eiland 7 7,50 27,5 24,8 21,0 29,3
467_D Eiland 7 10,50 27,3 24,6 20,9 29,2
467_E Eiland 7 13,50 27,1 24,4 20,7 29,0
468_A Eiland 7 1,50 49,4 46,8 42,9 51,3
468_B Eiland 7 4,50 50,6 47,9 44,1 52,5

468_C Eiland 7 7,50 51,8 49,1 45,3 53,6
468_D Eiland 7 10,50 52,5 49,8 46,0 54,3
468_E Eiland 7 13,50 52,7 50,1 46,2 54,6
469_A Eiland 7 1,50 48,0 45,4 41,6 49,9
469_B Eiland 7 4,50 48,6 46,0 42,2 50,5

469_C Eiland 7 7,50 49,5 46,8 43,0 51,4
469_D Eiland 7 10,50 50,4 47,7 43,9 52,2
469_E Eiland 7 13,50 50,8 48,2 44,3 52,7
470_A Eiland 7 1,50 48,7 46,0 42,2 50,6
470_B Eiland 7 4,50 49,6 46,9 43,1 51,5

470_C Eiland 7 7,50 50,6 47,9 44,1 52,5
470_D Eiland 7 10,50 51,4 48,8 45,0 53,3
470_E Eiland 7 13,50 51,8 49,1 45,3 53,6
471_A Eiland 7 1,50 38,7 35,6 31,8 40,3
471_B Eiland 7 4,50 39,9 36,7 33,0 41,4

471_C Eiland 7 7,50 41,1 37,9 34,2 42,7
471_D Eiland 7 10,50 42,3 39,3 35,5 44,0
471_E Eiland 7 13,50 43,4 40,5 36,7 45,1
472_A Eiland 7 1,50 33,8 30,7 26,9 35,4
472_B Eiland 7 4,50 33,7 30,6 26,9 35,3

472_C Eiland 7 7,50 34,4 31,2 27,5 35,9
472_D Eiland 7 10,50 35,4 32,3 28,6 37,0
472_E Eiland 7 13,50 36,5 33,4 29,7 38,1
473_A Eiland 7 1,50 37,3 34,2 30,4 38,9
473_B Eiland 7 4,50 38,1 35,0 31,2 39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

473_C Eiland 7 7,50 39,2 36,0 32,3 40,8
473_D Eiland 7 10,50 40,4 37,3 33,6 42,0
473_E Eiland 7 13,50 41,4 38,4 34,6 43,1
474_A Eiland 7 1,50 32,2 29,1 25,3 33,8
474_B Eiland 7 4,50 32,3 29,1 25,4 33,9

474_C Eiland 7 7,50 32,8 29,6 25,9 34,4
474_D Eiland 7 10,50 33,8 30,7 27,0 35,5
474_E Eiland 7 13,50 35,0 31,9 28,2 36,6
475_A Eiland 7 1,50 40,8 37,7 33,9 42,4
475_B Eiland 7 4,50 42,4 39,4 35,6 44,1

475_C Eiland 7 7,50 44,0 41,0 37,2 45,6
475_D Eiland 7 10,50 45,2 42,2 38,5 46,9
475_E Eiland 7 13,50 46,1 43,2 39,4 47,8
476_A Eiland 7 1,50 33,2 30,1 26,3 34,8
476_B Eiland 7 4,50 33,2 30,1 26,4 34,8

476_C Eiland 7 7,50 33,7 30,5 26,9 35,3
476_D Eiland 7 10,50 34,8 31,6 27,9 36,4
476_E Eiland 7 13,50 35,9 32,8 29,1 37,5
477_A Eiland 7 1,50 49,5 46,6 42,8 51,2
477_B Eiland 7 4,50 51,7 48,9 45,1 53,5

477_C Eiland 7 7,50 53,4 50,7 46,9 55,2
477_D Eiland 7 10,50 54,3 51,6 47,7 56,1
477_E Eiland 7 13,50 54,7 52,0 48,1 56,5
478_A Eiland 7 1,50 52,0 49,2 45,4 53,8
478_B Eiland 7 4,50 54,9 52,1 48,3 56,7

478_C Eiland 7 7,50 56,0 53,3 49,4 57,8
478_D Eiland 7 10,50 56,5 53,7 49,9 58,3
478_E Eiland 7 13,50 56,7 54,0 50,2 58,6
479_A Eiland 7 1,50 50,6 47,7 43,9 52,3
479_B Eiland 7 4,50 53,1 50,4 46,5 54,9

479_C Eiland 7 7,50 54,6 51,9 48,1 56,5
479_D Eiland 7 10,50 55,2 52,5 48,7 57,1
479_E Eiland 7 13,50 55,6 52,9 49,1 57,4
480_A Eiland 7 1,50 34,8 31,6 27,9 36,3
480_B Eiland 7 4,50 34,6 31,4 27,7 36,1

480_C Eiland 7 7,50 35,4 32,2 28,5 36,9
480_D Eiland 7 10,50 36,4 33,3 29,6 38,0
480_E Eiland 7 13,50 37,6 34,5 30,8 39,2
481_A Eiland 7 1,50 36,1 32,9 29,2 37,6
481_B Eiland 7 4,50 36,6 33,5 29,7 38,2

481_C Eiland 7 7,50 37,6 34,4 30,7 39,2
481_D Eiland 7 10,50 38,7 35,6 31,9 40,3
481_E Eiland 7 13,50 39,8 36,7 33,0 41,4
482_A Eiland 7 1,50 35,7 32,5 28,8 37,2
482_B Eiland 7 4,50 35,7 32,5 28,8 37,2

482_C Eiland 7 7,50 36,5 33,3 29,6 38,1
482_D Eiland 7 10,50 37,5 34,4 30,7 39,1
482_E Eiland 7 13,50 38,6 35,5 31,8 40,3
483_A  Eiland 3 1,50 33,3 30,2 26,3 34,9
483_B  Eiland 3 4,50 33,5 30,4 26,6 35,1

483_C  Eiland 3 7,50 33,5 30,3 26,5 35,0
483_D  Eiland 3 10,50 33,9 30,7 26,9 35,4
483_E  Eiland 3 13,50 34,5 31,3 27,5 36,0
483_F  Eiland 3 16,50 35,1 31,9 28,2 36,6
484_A  Eiland 3 1,50 30,0 26,9 23,1 31,6

484_B  Eiland 3 4,50 30,4 27,3 23,5 32,0
484_C  Eiland 3 7,50 30,5 27,3 23,6 32,1
484_D  Eiland 3 10,50 30,5 27,4 23,6 32,1
484_E  Eiland 3 13,50 31,0 27,8 24,1 32,5
484_F  Eiland 3 16,50 31,2 28,0 24,3 32,7

485_A  Eiland 3 1,50 31,1 28,0 24,1 32,6
485_B  Eiland 3 4,50 31,5 28,3 24,5 33,0
485_C  Eiland 3 7,50 31,5 28,3 24,5 33,0
485_D  Eiland 3 10,50 31,5 28,4 24,6 33,1
485_E  Eiland 3 13,50 32,0 28,8 25,1 33,6

485_F  Eiland 3 16,50 32,5 29,3 25,6 34,1
486_A  Eiland 3 1,50 27,2 24,1 20,3 28,8
486_B  Eiland 3 4,50 27,8 24,6 20,9 29,3
486_C  Eiland 3 7,50 27,9 24,7 21,0 29,5
486_D  Eiland 3 10,50 28,1 24,9 21,2 29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

486_E  Eiland 3 13,50 28,2 25,0 21,3 29,8
486_F  Eiland 3 16,50 28,1 24,9 21,2 29,7
487_A  Eiland 3 1,50 33,6 30,5 26,7 35,2
487_B  Eiland 3 4,50 33,8 30,7 26,9 35,4
487_C  Eiland 3 7,50 33,8 30,7 26,9 35,4

487_D  Eiland 3 10,50 34,4 31,3 27,5 36,0
487_E  Eiland 3 13,50 35,3 32,2 28,4 36,9
487_F  Eiland 3 16,50 36,6 33,6 29,8 38,2
488_A  Eiland 3 1,50 28,5 25,3 21,5 30,0
488_B  Eiland 3 4,50 29,0 25,8 22,0 30,5

488_C  Eiland 3 7,50 29,1 25,9 22,1 30,6
488_D  Eiland 3 10,50 29,1 25,9 22,2 30,7
488_E  Eiland 3 13,50 29,2 26,1 22,4 30,8
488_F  Eiland 3 16,50 29,3 26,1 22,4 30,9
489_A  Eiland 3 1,50 30,0 26,9 23,1 31,6

489_B  Eiland 3 4,50 30,5 27,3 23,6 32,0
489_C  Eiland 3 7,50 30,6 27,4 23,7 32,1
489_D  Eiland 3 10,50 30,7 27,5 23,7 32,2
489_E  Eiland 3 13,50 31,0 27,8 24,1 32,6
489_F  Eiland 3 16,50 31,4 28,3 24,5 33,0

490_A  Eiland 3 1,50 29,5 26,4 22,6 31,1
490_B  Eiland 3 4,50 30,0 26,8 23,1 31,5
490_C  Eiland 3 7,50 30,1 26,9 23,1 31,6
490_D  Eiland 3 10,50 30,1 26,9 23,2 31,7
490_E  Eiland 3 13,50 30,3 27,1 23,4 31,8

490_F  Eiland 3 16,50 30,5 27,3 23,6 32,0
491_A  Eiland 3 1,50 32,7 29,6 25,8 34,3
491_B  Eiland 3 4,50 32,9 29,8 26,0 34,5
491_C  Eiland 3 7,50 32,9 29,7 25,9 34,4
491_D  Eiland 3 10,50 33,2 30,1 26,3 34,8

491_E  Eiland 3 13,50 33,7 30,6 26,8 35,3
491_F  Eiland 3 16,50 34,5 31,4 27,6 36,1
492_A  Eiland 3 1,50 29,6 26,4 22,6 31,1
492_B  Eiland 3 4,50 30,0 26,8 23,1 31,6
492_C  Eiland 3 7,50 30,1 26,9 23,2 31,6

492_D  Eiland 3 10,50 30,1 26,9 23,2 31,7
492_E  Eiland 3 13,50 30,3 27,1 23,4 31,9
492_F  Eiland 3 16,50 30,4 27,2 23,5 32,0
493_A  Eiland 3 1,50 31,4 28,3 24,4 32,9
493_B  Eiland 3 4,50 31,7 28,6 24,8 33,3

493_C  Eiland 3 7,50 31,7 28,6 24,8 33,3
493_D  Eiland 3 10,50 31,9 28,7 25,0 33,5
493_E  Eiland 3 13,50 32,4 29,3 25,5 34,0
493_F  Eiland 3 16,50 33,0 29,9 26,1 34,6
494_A  Eiland 3 1,50 29,3 26,2 22,4 30,9

494_B  Eiland 3 4,50 29,8 26,6 22,9 31,4
494_C  Eiland 3 7,50 29,9 26,7 23,0 31,5
494_D  Eiland 3 10,50 30,0 26,8 23,1 31,5
494_E  Eiland 3 13,50 30,3 27,1 23,4 31,8
494_F  Eiland 3 16,50 30,4 27,2 23,5 31,9

495_A  Eiland 3 1,50 31,9 28,8 25,0 33,5
495_B  Eiland 3 4,50 32,3 29,1 25,3 33,8
495_C  Eiland 3 7,50 32,3 29,1 25,3 33,8
495_D  Eiland 3 10,50 32,6 29,4 25,6 34,1
495_E  Eiland 3 13,50 33,1 30,0 26,2 34,7

495_F  Eiland 3 16,50 33,9 30,8 27,0 35,5
496_A  Eiland 3 1,50 31,2 28,2 24,3 32,8
496_B  Eiland 3 4,50 31,8 28,8 25,0 33,5
496_C  Eiland 3 7,50 32,0 28,9 25,2 33,6
496_D  Eiland 3 10,50 32,2 29,1 25,4 33,8

496_E  Eiland 3 13,50 32,8 29,7 26,0 34,4
496_F  Eiland 3 16,50 33,9 30,9 27,2 35,6
497_A  Eiland 3 1,50 25,9 22,8 19,1 27,5
497_B  Eiland 3 4,50 26,2 23,1 19,5 27,9
497_C  Eiland 3 7,50 26,7 23,5 19,9 28,3

497_D  Eiland 3 10,50 27,8 24,6 21,1 29,4
497_E  Eiland 3 13,50 29,9 26,7 23,2 31,5
497_F  Eiland 3 16,50 32,9 29,7 26,2 34,5
498_A  Eiland 3 1,50 33,2 30,1 26,2 34,7
498_B  Eiland 3 4,50 33,4 30,3 26,5 35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

498_C  Eiland 3 7,50 33,4 30,3 26,5 35,0
498_D  Eiland 3 10,50 33,8 30,6 26,9 35,4
498_E  Eiland 3 13,50 34,5 31,3 27,6 36,1
498_F  Eiland 3 16,50 35,6 32,5 28,8 37,2
499_A  Eiland 3 1,50 26,9 23,8 20,1 28,5

499_B  Eiland 3 4,50 27,2 24,1 20,4 28,8
499_C  Eiland 3 7,50 27,7 24,5 20,9 29,3
499_D  Eiland 3 10,50 28,8 25,6 22,0 30,4
499_E  Eiland 3 13,50 30,7 27,5 23,9 32,3
499_F  Eiland 3 16,50 33,5 30,4 26,8 35,2

500_A  Eiland 3 1,50 35,0 31,9 28,1 36,6
500_B  Eiland 3 4,50 35,1 32,0 28,2 36,7
500_C  Eiland 3 7,50 35,1 31,9 28,1 36,6
500_D  Eiland 3 10,50 35,5 32,3 28,5 37,0
500_E  Eiland 3 13,50 36,0 32,9 29,1 37,6

500_F  Eiland 3 16,50 36,7 33,5 29,7 38,2
501_A  Eiland 3 1,50 30,9 27,8 24,0 32,5
501_B  Eiland 3 4,50 31,5 28,5 24,7 33,2
501_C  Eiland 3 7,50 31,7 28,6 24,9 33,3
501_D  Eiland 3 10,50 31,9 28,9 25,1 33,6

501_E  Eiland 3 13,50 32,5 29,4 25,7 34,1
501_F  Eiland 3 16,50 33,6 30,6 26,9 35,3
502_A  Eiland 3 1,50 33,9 30,8 27,0 35,5
502_B  Eiland 3 4,50 34,1 31,0 27,2 35,7
502_C  Eiland 3 7,50 34,1 30,9 27,1 35,6

502_D  Eiland 3 10,50 34,5 31,3 27,5 36,0
502_E  Eiland 3 13,50 35,1 32,0 28,2 36,7
502_F  Eiland 3 16,50 36,0 32,9 29,2 37,6
503_A  Eiland 3 1,50 30,1 27,1 23,3 31,8
503_B  Eiland 3 4,50 30,9 27,8 24,1 32,5

503_C  Eiland 3 7,50 31,1 28,0 24,3 32,7
503_D  Eiland 3 10,50 31,4 28,3 24,6 33,0
503_E  Eiland 3 13,50 31,9 28,9 25,2 33,6
503_F  Eiland 3 16,50 33,1 30,1 26,4 34,8
504_A  Eiland 3 1,50 34,6 31,5 27,6 36,1

504_B  Eiland 3 4,50 34,7 31,6 27,8 36,3
504_C  Eiland 3 7,50 34,6 31,5 27,7 36,2
504_D  Eiland 3 10,50 35,1 31,9 28,1 36,6
504_E  Eiland 3 13,50 35,7 32,5 28,8 37,2
504_F  Eiland 3 16,50 36,5 33,4 29,6 38,1

505_A  Eiland 3 1,50 31,3 28,3 24,5 32,9
505_B  Eiland 3 4,50 32,0 28,9 25,1 33,6
505_C  Eiland 3 7,50 32,1 29,1 25,3 33,8
505_D  Eiland 3 10,50 32,4 29,3 25,6 34,0
505_E  Eiland 3 13,50 33,0 29,9 26,2 34,6

505_F  Eiland 3 16,50 34,2 31,2 27,5 35,9
506_A  Eiland 3 1,50 -1,1 -4,1 -7,7 0,6
506_B  Eiland 3 4,50 -0,5 -3,6 -7,1 1,2
506_C  Eiland 3 7,50 -0,4 -3,5 -7,0 1,3
506_D  Eiland 3 10,50 -0,9 -3,9 -7,5 0,8

506_E  Eiland 3 13,50 -1,0 -4,0 -7,6 0,7
506_F  Eiland 3 16,50 -2,2 -5,1 -8,7 -0,4
507_A  Eiland 3 1,50 32,0 28,9 25,0 33,5
507_B  Eiland 3 4,50 32,3 29,1 25,4 33,8
507_C  Eiland 3 7,50 32,4 29,2 25,5 33,9

507_D  Eiland 3 10,50 32,6 29,5 25,8 34,2
507_E  Eiland 3 13,50 33,4 30,3 26,5 35,0
507_F  Eiland 3 16,50 34,7 31,7 28,0 36,4
508_A  Eiland 3 1,50 0,0 -3,2 -6,7 1,6
508_B  Eiland 3 4,50 0,4 -2,7 -6,3 2,1

508_C  Eiland 3 7,50 0,5 -2,6 -6,2 2,2
508_D  Eiland 3 10,50 0,1 -3,0 -6,5 1,8
508_E  Eiland 3 13,50 0,1 -3,1 -6,6 1,8
508_F  Eiland 3 16,50 -0,8 -3,9 -7,5 0,9
509_A  Eiland 3 1,50 -0,3 -3,4 -7,0 1,4

509_B  Eiland 3 4,50 0,3 -2,8 -6,3 2,0
509_C  Eiland 3 7,50 0,4 -2,8 -6,3 2,0
509_D  Eiland 3 10,50 -0,1 -3,2 -6,7 1,7
509_E  Eiland 3 13,50 -0,1 -3,3 -6,8 1,6
509_F  Eiland 3 16,50 -1,0 -4,2 -7,7 0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:06:24Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

510_A  Eiland 3 1,50 31,2 28,0 24,2 32,7
510_B  Eiland 3 4,50 31,5 28,4 24,6 33,1
510_C  Eiland 3 7,50 31,6 28,5 24,7 33,2
510_D  Eiland 3 10,50 31,9 28,7 25,0 33,5
510_E  Eiland 3 13,50 32,7 29,6 25,8 34,3

510_F  Eiland 3 16,50 34,1 31,1 27,3 35,8
511_A  Eiland 3 1,50 25,9 22,8 19,1 27,5
511_B  Eiland 3 4,50 26,4 23,2 19,6 28,0
511_C  Eiland 3 7,50 26,8 23,6 20,1 28,4
511_D  Eiland 3 10,50 27,7 24,5 21,0 29,4

511_E  Eiland 3 13,50 29,6 26,4 22,9 31,3
511_F  Eiland 3 16,50 32,4 29,3 25,7 34,1
512_A  Eiland 3 1,50 33,0 29,9 26,1 34,6
512_B  Eiland 3 4,50 33,3 30,1 26,3 34,8
512_C  Eiland 3 7,50 33,3 30,1 26,4 34,8

512_D  Eiland 3 10,50 33,6 30,4 26,7 35,1
512_E  Eiland 3 13,50 34,3 31,1 27,4 35,8
512_F  Eiland 3 16,50 35,4 32,4 28,6 37,1
513_A  Eiland 3 1,50 32,4 29,2 25,4 33,9
513_B  Eiland 3 4,50 32,7 29,5 25,7 34,2

513_C  Eiland 3 7,50 32,7 29,6 25,8 34,3
513_D  Eiland 3 10,50 33,0 29,8 26,1 34,6
513_E  Eiland 3 13,50 33,7 30,6 26,9 35,3
513_F  Eiland 3 16,50 35,0 31,9 28,2 36,6
514_A  Eiland 3 1,50 31,9 28,8 25,0 33,5

514_B  Eiland 3 4,50 32,5 29,4 25,6 34,1
514_C  Eiland 3 7,50 32,6 29,5 25,7 34,2
514_D  Eiland 3 10,50 32,8 29,7 25,9 34,4
514_E  Eiland 3 13,50 33,3 30,3 26,6 35,0
514_F  Eiland 3 16,50 34,5 31,6 27,8 36,2

515_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 25,8 22,5 18,9 27,3
515_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 26,0 22,7 19,1 27,5
515_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 26,3 23,1 19,5 27,9
516_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 25,3 22,2 18,5 26,9
516_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 25,5 22,3 18,6 27,1

516_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 25,9 22,7 19,1 27,5
517_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 18,3 15,6 11,9 20,2
517_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 18,2 15,5 11,8 20,1
517_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 18,0 15,3 11,6 19,9
518_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 28,0 25,0 21,3 29,7

518_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 28,7 25,6 21,9 30,3
518_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 29,4 26,3 22,7 31,1
519_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 28,0 24,9 21,2 29,7
519_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 28,6 25,5 21,8 30,2
519_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 29,0 25,8 22,2 30,6

520_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 26,8 23,7 20,0 28,4
520_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 27,7 24,5 20,9 29,3
520_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 28,5 25,3 21,7 30,1
521_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 27,8 24,7 20,9 29,4
521_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 28,4 25,2 21,6 30,0

521_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 28,5 25,3 21,7 30,1
522_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 22,4 19,8 16,0 24,3
522_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 22,3 19,7 15,9 24,2
522_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 22,2 19,5 15,8 24,1
523_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 29,6 26,4 22,7 31,1

523_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 29,5 26,3 22,6 31,1
523_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 29,7 26,5 22,9 31,3
524_A Eiland 5 waterwoningen 1,50 30,0 26,8 23,1 31,6
524_B Eiland 5 waterwoningen 4,50 29,9 26,7 23,0 31,5
524_C Eiland 5 waterwoningen 7,50 30,0 26,9 23,2 31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:06:24Geomilieu V2.21
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Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

525_A Woonboten 01 1,50 33,6 29,7 26,9 35,2
526_A Woonboten 01 1,50 33,7 29,8 27,0 35,2
527_A Woonboten 01 1,50 31,8 27,9 25,1 33,4
528_A Woonboten 01 1,50 29,7 25,8 23,0 31,3
529_A Woonboten 01 1,50 32,8 28,9 26,1 34,3

530_A Woonboten 01 1,50 30,7 26,8 24,0 32,3
531_A Woonboten 01 1,50 22,1 17,9 15,3 23,6
532_A Woonboten 01 1,50 16,6 11,9 9,6 17,9
533_A Woonboten 01 1,50 9,9 5,4 3,0 11,3
534_A Woonboten 01 1,50 17,4 12,6 10,4 18,7

535_A Woonboten 01 1,50 21,9 17,7 15,2 23,4
536_A Woonboten 01 1,50 15,1 10,4 8,2 16,4
537_A Woonboten 02 1,50 25,7 21,7 19,0 27,2
538_A Woonboten 02 1,50 27,3 23,3 20,6 28,8
539_A Woonboten 02 1,50 25,3 21,4 18,6 26,8

540_A Woonboten 02 1,50 25,4 21,2 18,6 26,8
541_A Woonboten 02 1,50 25,9 21,9 19,2 27,4
542_A Woonboten 02 1,50 26,1 22,2 19,4 27,6
543_A Woonboten 02 1,50 24,9 20,9 18,2 26,4
544_A Woonboten 02 1,50 28,5 24,6 21,8 30,0

545_A Woonboten 02 1,50 24,9 21,0 18,2 26,5
546_A Woonboten 02 1,50 27,7 23,7 21,0 29,2
547_A Woonboten 02 1,50 25,2 21,3 18,5 26,7
548_A Woonboten 02 1,50 28,1 24,2 21,4 29,6
549_A Woonboten 02 1,50 16,8 12,1 9,9 18,1

550_A Woonboten 02 1,50 16,2 11,5 9,3 17,5
551_A Woonboten 02 1,50 16,6 12,0 9,7 18,0
552_A Woonboten 02 1,50 9,5 4,9 2,6 10,8
553_A Woonboten 02 1,50 16,5 11,8 9,6 17,8
554_A Woonboten 02 1,50 16,1 11,4 9,2 17,5

555_A Woonboten 02 1,50 15,9 11,2 9,0 17,2
556_A Woonboten 02 1,50 15,7 10,9 8,7 17,0
557_A Woonboten 02 1,50 15,2 10,4 8,3 16,5
558_A Woonboten 02 1,50 16,2 11,5 9,3 17,5
559_A Woonboten 02 1,50 16,5 11,8 9,6 17,8

560_A Woonboten 02 1,50 15,8 11,1 8,9 17,1
561_A Woonboten 03 1,50 13,7 9,1 6,8 15,0
562_A Woonboten 03 1,50 13,9 9,4 7,0 15,3
563_A Woonboten 03 1,50 13,2 8,6 6,3 14,5
564_A Woonboten 03 1,50 13,8 9,2 6,9 15,1

565_A Woonboten 03 1,50 13,8 9,2 6,9 15,1
566_A Woonboten 03 1,50 13,6 9,1 6,7 15,0
567_A Woonboten 03 1,50 13,0 8,4 6,1 14,3
568_A Woonboten 03 1,50 10,9 6,3 4,0 12,2
569_A Woonboten 03 1,50 20,1 15,9 13,3 21,5

570_A Woonboten 03 1,50 13,7 9,2 6,8 15,0
571_A Woonboten 03 1,50 13,0 8,4 6,1 14,4
572_A Woonboten 03 1,50 12,5 8,0 5,6 13,8
573_A Woonboten 03 1,50 28,4 24,4 21,7 29,9
574_A Woonboten 03 1,50 27,2 23,2 20,5 28,7

575_A Woonboten 03 1,50 28,0 24,0 21,3 29,5
576_A Woonboten 03 1,50 27,9 23,9 21,2 29,4
577_A Woonboten 03 1,50 28,2 24,2 21,5 29,7
578_A Woonboten 03 1,50 27,6 23,6 20,8 29,1
579_A Woonboten 03 1,50 29,0 25,0 22,2 30,5

580_A Woonboten 03 1,50 25,6 21,6 18,8 27,1
581_A Woonboten 03 1,50 9,1 4,5 2,2 10,5
582_A Woonboten 03 1,50 26,9 22,9 20,2 28,4
583_A Woonboten 03 1,50 28,4 24,4 21,7 29,9
584_A Woonboten 03 1,50 26,3 22,3 19,6 27,8

585_A Woonboten 04 1,50 23,2 19,3 16,5 24,8
586_A Woonboten 04 1,50 21,2 17,3 14,5 22,8
587_A Woonboten 04 1,50 -- -- -- --
588_A Woonboten 04 1,50 21,0 17,0 14,3 22,5
589_A Woonboten 04 1,50 22,1 18,2 15,4 23,7

590_A Woonboten 04 1,50 23,0 19,0 16,3 24,5
591_A Woonboten 04 1,50 22,4 18,5 15,7 23,9
592_A Woonboten 04 1,50 22,7 18,7 16,0 24,2
593_A Woonboten 04 1,50 14,9 10,0 7,9 16,2
594_A Woonboten 04 1,50 15,0 10,2 8,1 16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-8-2013 11:02:44Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Archangelweg/Archangelkade
Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Archangelweg / Archangelkade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

595_A Woonboten 04 1,50 19,2 14,6 12,3 20,5
596_A Woonboten 04 1,50 15,0 10,3 8,1 16,3
597_A Woonboten 04 1,50 14,8 10,0 7,8 16,1
598_A Woonboten 04 1,50 14,8 10,0 7,9 16,1
599_A Woonboten 04 1,50 14,7 9,8 7,7 16,0

600_A Woonboten 04 1,50 14,9 10,1 7,9 16,2
601_A Woonboten 05 1,50 25,5 21,5 18,8 27,0
602_A Woonboten 05 1,50 24,4 20,4 17,7 25,9
603_A Woonboten 05 1,50 -- -- -- --
604_A Woonboten 05 1,50 25,0 20,9 18,2 26,5

605_A Woonboten 05 1,50 25,2 21,2 18,5 26,7
606_A Woonboten 05 1,50 24,7 20,7 18,0 26,2
607_A Woonboten 05 1,50 12,0 7,4 5,1 13,4
608_A Woonboten 05 1,50 12,2 7,6 5,3 13,6
609_A Woonboten 05 1,50 19,1 14,6 12,2 20,5

610_A Woonboten 05 1,50 12,4 7,7 5,5 13,7
611_A Woonboten 05 1,50 12,1 7,5 5,2 13,4
612_A Woonboten 05 1,50 12,0 7,4 5,1 13,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-8-2013 11:02:44Geomilieu V2.21
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tWegverkeerslawaai - RMW-2012, [Westpoort juni 2013 - wegverkeer BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0] , Geomilieu V2.21
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

525_A Woonboten 01 1,50 18,1 14,0 11,4 19,6
526_A Woonboten 01 1,50 18,3 14,2 11,5 19,8
527_A Woonboten 01 1,50 14,0 9,8 7,2 15,4
528_A Woonboten 01 1,50 19,6 15,5 12,8 21,1
529_A Woonboten 01 1,50 18,1 13,9 11,3 19,6

530_A Woonboten 01 1,50 19,1 15,0 12,4 20,6
531_A Woonboten 01 1,50 16,4 12,2 9,6 17,9
532_A Woonboten 01 1,50 16,4 12,2 9,6 17,8
533_A Woonboten 01 1,50 19,7 15,6 13,0 21,2
534_A Woonboten 01 1,50 14,0 9,8 7,2 15,4

535_A Woonboten 01 1,50 16,8 12,7 10,1 18,3
536_A Woonboten 01 1,50 15,9 11,8 9,2 17,4
537_A Woonboten 02 1,50 20,2 16,1 13,4 21,7
538_A Woonboten 02 1,50 20,1 16,0 13,3 21,6
539_A Woonboten 02 1,50 20,1 16,0 13,4 21,6

540_A Woonboten 02 1,50 16,2 12,1 9,5 17,7
541_A Woonboten 02 1,50 20,3 16,2 13,5 21,8
542_A Woonboten 02 1,50 20,1 16,0 13,4 21,6
543_A Woonboten 02 1,50 20,0 15,9 13,2 21,5
544_A Woonboten 02 1,50 19,7 15,6 13,0 21,2

545_A Woonboten 02 1,50 19,8 15,7 13,1 21,3
546_A Woonboten 02 1,50 20,0 15,9 13,3 21,5
547_A Woonboten 02 1,50 20,0 15,9 13,3 21,5
548_A Woonboten 02 1,50 20,0 15,9 13,2 21,5
549_A Woonboten 02 1,50 19,1 15,0 12,4 20,6

550_A Woonboten 02 1,50 19,1 15,0 12,4 20,6
551_A Woonboten 02 1,50 19,0 14,8 12,2 20,5
552_A Woonboten 02 1,50 19,1 15,0 12,3 20,6
553_A Woonboten 02 1,50 19,2 15,0 12,4 20,7
554_A Woonboten 02 1,50 19,1 14,9 12,4 20,6

555_A Woonboten 02 1,50 18,7 14,6 12,0 20,2
556_A Woonboten 02 1,50 18,0 13,8 11,3 19,5
557_A Woonboten 02 1,50 18,2 14,0 11,4 19,7
558_A Woonboten 02 1,50 19,1 14,9 12,3 20,5
559_A Woonboten 02 1,50 18,9 14,7 12,1 20,3

560_A Woonboten 02 1,50 18,7 14,5 12,0 20,2
561_A Woonboten 03 1,50 16,7 12,5 10,0 18,2
562_A Woonboten 03 1,50 16,8 12,7 10,1 18,3
563_A Woonboten 03 1,50 16,7 12,6 10,0 18,2
564_A Woonboten 03 1,50 16,9 12,7 10,1 18,3

565_A Woonboten 03 1,50 16,9 12,7 10,1 18,4
566_A Woonboten 03 1,50 16,9 12,7 10,1 18,3
567_A Woonboten 03 1,50 16,2 12,0 9,4 17,7
568_A Woonboten 03 1,50 15,7 11,6 9,0 17,2
569_A Woonboten 03 1,50 15,0 10,9 8,3 16,5

570_A Woonboten 03 1,50 16,8 12,7 10,1 18,3
571_A Woonboten 03 1,50 16,7 12,5 10,0 18,2
572_A Woonboten 03 1,50 16,5 12,3 9,7 17,9
573_A Woonboten 03 1,50 19,1 15,0 12,4 20,6
574_A Woonboten 03 1,50 19,4 15,2 12,6 20,9

575_A Woonboten 03 1,50 19,1 15,0 12,4 20,6
576_A Woonboten 03 1,50 19,2 15,1 12,5 20,7
577_A Woonboten 03 1,50 19,1 15,0 12,4 20,6
578_A Woonboten 03 1,50 19,3 15,2 12,6 20,8
579_A Woonboten 03 1,50 18,8 14,6 12,0 20,3

580_A Woonboten 03 1,50 19,0 14,8 12,2 20,4
581_A Woonboten 03 1,50 17,1 13,0 10,4 18,6
582_A Woonboten 03 1,50 19,4 15,2 12,6 20,8
583_A Woonboten 03 1,50 19,0 14,9 12,3 20,5
584_A Woonboten 03 1,50 19,2 15,0 12,4 20,7

585_A Woonboten 04 1,50 20,1 16,0 13,3 21,6
586_A Woonboten 04 1,50 16,6 12,4 9,8 18,1
587_A Woonboten 04 1,50 0,7 -4,4 -6,3 1,9
588_A Woonboten 04 1,50 15,9 11,7 9,1 17,4
589_A Woonboten 04 1,50 17,3 13,2 10,6 18,8

590_A Woonboten 04 1,50 18,8 14,7 12,1 20,3
591_A Woonboten 04 1,50 17,9 13,8 11,2 19,4
592_A Woonboten 04 1,50 18,3 14,2 11,5 19,8
593_A Woonboten 04 1,50 15,0 10,6 8,1 16,4
594_A Woonboten 04 1,50 18,0 13,8 11,2 19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Haparandaweg
Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haparandaweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

595_A Woonboten 04 1,50 20,1 16,0 13,4 21,6
596_A Woonboten 04 1,50 18,3 14,1 11,6 19,8
597_A Woonboten 04 1,50 17,2 13,0 10,4 18,7
598_A Woonboten 04 1,50 17,8 13,6 11,1 19,3
599_A Woonboten 04 1,50 16,1 11,9 9,4 17,6

600_A Woonboten 04 1,50 18,1 13,9 11,3 19,6
601_A Woonboten 05 1,50 18,6 14,4 11,8 20,1
602_A Woonboten 05 1,50 17,1 12,9 10,4 18,6
603_A Woonboten 05 1,50 -2,0 -6,4 -8,9 -0,6
604_A Woonboten 05 1,50 18,1 13,9 11,3 19,6

605_A Woonboten 05 1,50 18,7 14,6 12,0 20,2
606_A Woonboten 05 1,50 17,5 13,4 10,8 19,0
607_A Woonboten 05 1,50 15,1 10,9 8,4 16,6
608_A Woonboten 05 1,50 16,3 12,2 9,6 17,8
609_A Woonboten 05 1,50 19,2 15,0 12,4 20,6

610_A Woonboten 05 1,50 16,1 11,9 9,4 17,6
611_A Woonboten 05 1,50 15,9 11,7 9,2 17,4
612_A Woonboten 05 1,50 16,3 12,1 9,5 17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-8-2013 11:04:30Geomilieu V2.21
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

525_A Woonboten 01 1,50 -0,3 -3,2 -6,7 1,6
526_A Woonboten 01 1,50 3,2 0,3 -3,2 5,0
527_A Woonboten 01 1,50 2,1 -0,8 -4,3 3,9
528_A Woonboten 01 1,50 3,7 0,9 -2,7 5,6
529_A Woonboten 01 1,50 -1,0 -3,9 -7,4 0,9

530_A Woonboten 01 1,50 4,4 1,6 -2,0 6,2
531_A Woonboten 01 1,50 5,9 3,1 -0,5 7,7
532_A Woonboten 01 1,50 5,9 3,1 -0,5 7,8
533_A Woonboten 01 1,50 5,2 2,3 -1,2 7,0
534_A Woonboten 01 1,50 5,9 3,0 -0,6 7,7

535_A Woonboten 01 1,50 5,8 3,0 -0,6 7,7
536_A Woonboten 01 1,50 5,4 2,7 -0,9 7,3
537_A Woonboten 02 1,50 6,4 3,6 0,0 8,3
538_A Woonboten 02 1,50 5,5 2,8 -0,9 7,4
539_A Woonboten 02 1,50 5,9 3,1 -0,5 7,8

540_A Woonboten 02 1,50 6,7 3,8 0,3 8,6
541_A Woonboten 02 1,50 6,1 3,4 -0,2 8,0
542_A Woonboten 02 1,50 5,6 2,8 -0,8 7,5
543_A Woonboten 02 1,50 5,3 2,5 -1,1 7,2
544_A Woonboten 02 1,50 5,2 2,4 -1,2 7,1

545_A Woonboten 02 1,50 5,0 2,2 -1,4 6,9
546_A Woonboten 02 1,50 5,0 2,2 -1,4 6,9
547_A Woonboten 02 1,50 5,4 2,6 -1,0 7,3
548_A Woonboten 02 1,50 5,3 2,5 -1,1 7,2
549_A Woonboten 02 1,50 6,9 4,0 0,5 8,7

550_A Woonboten 02 1,50 6,6 3,8 0,2 8,5
551_A Woonboten 02 1,50 6,9 4,0 0,5 8,7
552_A Woonboten 02 1,50 2,3 -0,5 -4,1 4,2
553_A Woonboten 02 1,50 6,8 3,9 0,4 8,6
554_A Woonboten 02 1,50 6,8 3,9 0,4 8,7

555_A Woonboten 02 1,50 7,0 4,2 0,6 8,9
556_A Woonboten 02 1,50 6,4 3,5 0,0 8,3
557_A Woonboten 02 1,50 7,3 4,4 0,9 9,1
558_A Woonboten 02 1,50 6,8 3,9 0,4 8,6
559_A Woonboten 02 1,50 6,9 4,0 0,5 8,8

560_A Woonboten 02 1,50 7,0 4,1 0,6 8,8
561_A Woonboten 03 1,50 5,8 3,0 -0,6 7,6
562_A Woonboten 03 1,50 6,3 3,5 -0,1 8,2
563_A Woonboten 03 1,50 5,9 3,1 -0,5 7,8
564_A Woonboten 03 1,50 5,9 3,1 -0,5 7,8

565_A Woonboten 03 1,50 5,9 3,1 -0,5 7,8
566_A Woonboten 03 1,50 6,1 3,4 -0,3 8,0
567_A Woonboten 03 1,50 5,8 3,0 -0,6 7,7
568_A Woonboten 03 1,50 6,9 4,1 0,5 8,8
569_A Woonboten 03 1,50 5,5 2,7 -0,9 7,4

570_A Woonboten 03 1,50 6,7 3,9 0,3 8,6
571_A Woonboten 03 1,50 5,7 2,9 -0,7 7,6
572_A Woonboten 03 1,50 6,5 3,7 0,1 8,4
573_A Woonboten 03 1,50 7,4 4,5 1,0 9,2
574_A Woonboten 03 1,50 7,5 4,6 1,1 9,4

575_A Woonboten 03 1,50 6,7 3,9 0,4 8,6
576_A Woonboten 03 1,50 7,3 4,5 0,9 9,2
577_A Woonboten 03 1,50 7,2 4,3 0,8 9,1
578_A Woonboten 03 1,50 7,5 4,6 1,1 9,4
579_A Woonboten 03 1,50 6,7 3,8 0,3 8,6

580_A Woonboten 03 1,50 7,3 4,4 0,9 9,2
581_A Woonboten 03 1,50 1,7 -1,0 -4,7 3,6
582_A Woonboten 03 1,50 7,3 4,4 0,9 9,2
583_A Woonboten 03 1,50 6,7 3,8 0,3 8,6
584_A Woonboten 03 1,50 7,2 4,4 0,8 9,1

585_A Woonboten 04 1,50 3,2 0,4 -3,2 5,1
586_A Woonboten 04 1,50 5,0 2,1 -1,4 6,8
587_A Woonboten 04 1,50 -- -- -- --
588_A Woonboten 04 1,50 4,8 2,0 -1,6 6,7
589_A Woonboten 04 1,50 4,6 1,7 -1,8 6,4

590_A Woonboten 04 1,50 3,1 0,3 -3,3 5,0
591_A Woonboten 04 1,50 4,7 1,8 -1,7 6,5
592_A Woonboten 04 1,50 4,9 2,0 -1,5 6,7
593_A Woonboten 04 1,50 7,9 4,9 1,5 9,7
594_A Woonboten 04 1,50 6,9 4,0 0,5 8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Houtmankade
Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtmankade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

595_A Woonboten 04 1,50 7,9 5,0 1,5 9,8
596_A Woonboten 04 1,50 7,4 4,5 1,0 9,2
597_A Woonboten 04 1,50 7,3 4,4 0,9 9,2
598_A Woonboten 04 1,50 6,9 4,0 0,5 8,8
599_A Woonboten 04 1,50 7,3 4,4 0,9 9,2

600_A Woonboten 04 1,50 7,1 4,2 0,7 9,0
601_A Woonboten 05 1,50 5,5 2,6 -0,9 7,3
602_A Woonboten 05 1,50 6,8 3,9 0,4 8,6
603_A Woonboten 05 1,50 -- -- -- --
604_A Woonboten 05 1,50 6,2 3,3 -0,2 8,1

605_A Woonboten 05 1,50 5,8 2,9 -0,6 7,7
606_A Woonboten 05 1,50 6,5 3,6 0,1 8,4
607_A Woonboten 05 1,50 5,6 2,8 -0,8 7,5
608_A Woonboten 05 1,50 5,5 2,7 -0,9 7,3
609_A Woonboten 05 1,50 8,7 5,8 2,2 10,5

610_A Woonboten 05 1,50 5,8 3,0 -0,6 7,7
611_A Woonboten 05 1,50 5,6 2,8 -0,8 7,4
612_A Woonboten 05 1,50 6,3 3,5 -0,1 8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-8-2013 11:04:57Geomilieu V2.21
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groep: Oostzaanstraat
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Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

525_A Woonboten 01 1,50 6,9 3,6 -0,1 8,4
526_A Woonboten 01 1,50 5,2 1,9 -1,8 6,7
527_A Woonboten 01 1,50 18,0 14,9 11,1 19,6
528_A Woonboten 01 1,50 3,8 0,4 -3,2 5,3
529_A Woonboten 01 1,50 7,4 4,1 0,4 8,9

530_A Woonboten 01 1,50 4,9 1,6 -2,0 6,4
531_A Woonboten 01 1,50 14,0 10,9 7,1 15,5
532_A Woonboten 01 1,50 2,6 -0,7 -4,4 4,1
533_A Woonboten 01 1,50 -0,3 -3,6 -7,3 1,2
534_A Woonboten 01 1,50 2,5 -0,8 -4,5 4,0

535_A Woonboten 01 1,50 15,7 12,6 8,8 17,3
536_A Woonboten 01 1,50 2,8 -0,5 -4,2 4,3
537_A Woonboten 02 1,50 0,3 -3,0 -6,7 1,8
538_A Woonboten 02 1,50 1,6 -1,7 -5,4 3,1
539_A Woonboten 02 1,50 -0,2 -3,5 -7,2 1,3

540_A Woonboten 02 1,50 14,1 11,0 7,1 15,6
541_A Woonboten 02 1,50 1,0 -2,3 -6,0 2,5
542_A Woonboten 02 1,50 1,4 -2,0 -5,6 2,9
543_A Woonboten 02 1,50 -0,6 -3,9 -7,5 0,9
544_A Woonboten 02 1,50 3,1 -0,3 -3,9 4,6

545_A Woonboten 02 1,50 -0,5 -3,8 -7,4 1,0
546_A Woonboten 02 1,50 2,2 -1,2 -4,8 3,7
547_A Woonboten 02 1,50 -0,3 -3,6 -7,3 1,2
548_A Woonboten 02 1,50 2,8 -0,5 -4,2 4,3
549_A Woonboten 02 1,50 0,9 -2,5 -6,1 2,4

550_A Woonboten 02 1,50 0,6 -2,8 -6,4 2,1
551_A Woonboten 02 1,50 0,9 -2,4 -6,1 2,4
552_A Woonboten 02 1,50 -- -- -- --
553_A Woonboten 02 1,50 0,6 -2,8 -6,4 2,1
554_A Woonboten 02 1,50 1,5 -1,9 -5,5 2,9

555_A Woonboten 02 1,50 2,4 -0,9 -4,6 3,9
556_A Woonboten 02 1,50 1,0 -2,4 -6,0 2,5
557_A Woonboten 02 1,50 2,9 -0,4 -4,1 4,4
558_A Woonboten 02 1,50 0,9 -2,5 -6,1 2,4
559_A Woonboten 02 1,50 1,4 -1,9 -5,6 2,9

560_A Woonboten 02 1,50 1,6 -1,8 -5,4 3,1
561_A Woonboten 03 1,50 0,6 -2,7 -6,4 2,1
562_A Woonboten 03 1,50 -1,3 -4,6 -8,3 0,2
563_A Woonboten 03 1,50 0,4 -2,9 -6,6 1,9
564_A Woonboten 03 1,50 -1,3 -4,6 -8,3 0,2

565_A Woonboten 03 1,50 -0,3 -3,6 -7,3 1,2
566_A Woonboten 03 1,50 -1,1 -4,4 -8,1 0,4
567_A Woonboten 03 1,50 -0,9 -4,2 -7,9 0,6
568_A Woonboten 03 1,50 0,3 -3,0 -6,7 1,8
569_A Woonboten 03 1,50 5,0 1,7 -2,0 6,5

570_A Woonboten 03 1,50 -1,4 -4,6 -8,3 0,2
571_A Woonboten 03 1,50 -0,9 -4,2 -7,9 0,6
572_A Woonboten 03 1,50 -0,9 -4,2 -7,9 0,6
573_A Woonboten 03 1,50 3,0 -0,4 -4,0 4,5
574_A Woonboten 03 1,50 2,2 -1,3 -4,8 3,6

575_A Woonboten 03 1,50 3,6 0,2 -3,4 5,1
576_A Woonboten 03 1,50 3,1 -0,4 -3,9 4,6
577_A Woonboten 03 1,50 2,8 -0,7 -4,2 4,2
578_A Woonboten 03 1,50 2,1 -1,3 -4,9 3,6
579_A Woonboten 03 1,50 3,9 0,5 -3,1 5,4

580_A Woonboten 03 1,50 1,2 -2,3 -5,8 2,7
581_A Woonboten 03 1,50 -- -- -- --
582_A Woonboten 03 1,50 1,6 -1,8 -5,4 3,1
583_A Woonboten 03 1,50 3,8 0,4 -3,2 5,3
584_A Woonboten 03 1,50 1,1 -2,4 -5,9 2,6

585_A Woonboten 04 1,50 -0,9 -4,2 -7,8 0,7
586_A Woonboten 04 1,50 -1,9 -5,2 -8,8 -0,4
587_A Woonboten 04 1,50 -- -- -- --
588_A Woonboten 04 1,50 -3,0 -6,4 -10,0 -1,5
589_A Woonboten 04 1,50 -0,8 -4,2 -7,8 0,7

590_A Woonboten 04 1,50 -0,7 -4,0 -7,7 0,8
591_A Woonboten 04 1,50 -1,1 -4,4 -8,0 0,4
592_A Woonboten 04 1,50 -0,5 -3,8 -7,5 1,0
593_A Woonboten 04 1,50 -0,8 -4,2 -7,8 0,7
594_A Woonboten 04 1,50 1,1 -2,3 -5,9 2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-8-2013 11:05:18Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Oostzaanstraat
Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostzaanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

595_A Woonboten 04 1,50 3,7 0,3 -3,3 5,2
596_A Woonboten 04 1,50 0,4 -3,0 -6,6 1,9
597_A Woonboten 04 1,50 -0,5 -3,9 -7,5 1,0
598_A Woonboten 04 1,50 0,4 -3,0 -6,6 1,9
599_A Woonboten 04 1,50 0,1 -3,3 -6,9 1,6

600_A Woonboten 04 1,50 0,3 -3,1 -6,7 1,8
601_A Woonboten 05 1,50 0,8 -2,7 -6,2 2,3
602_A Woonboten 05 1,50 0,0 -3,5 -7,0 1,5
603_A Woonboten 05 1,50 -- -- -- --
604_A Woonboten 05 1,50 0,8 -2,7 -6,2 2,2

605_A Woonboten 05 1,50 0,7 -2,7 -6,3 2,2
606_A Woonboten 05 1,50 0,8 -2,7 -6,2 2,3
607_A Woonboten 05 1,50 -2,2 -5,5 -9,2 -0,7
608_A Woonboten 05 1,50 -1,7 -4,9 -8,6 -0,2
609_A Woonboten 05 1,50 3,2 -0,2 -3,8 4,7

610_A Woonboten 05 1,50 -2,2 -5,5 -9,1 -0,7
611_A Woonboten 05 1,50 -2,0 -5,3 -9,0 -0,5
612_A Woonboten 05 1,50 -2,3 -5,5 -9,2 -0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-8-2013 11:05:18Geomilieu V2.21
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tWegverkeerslawaai - RMW-2012, [Westpoort juni 2013 - wegverkeer BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0] , Geomilieu V2.21
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Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

525_A Woonboten 01 1,50 40,1 37,2 33,3 41,8
526_A Woonboten 01 1,50 37,2 34,3 30,4 38,9
527_A Woonboten 01 1,50 47,0 44,0 40,1 48,6
528_A Woonboten 01 1,50 36,3 33,3 29,4 37,9
529_A Woonboten 01 1,50 41,8 39,0 35,1 43,5

530_A Woonboten 01 1,50 36,8 33,9 30,1 38,5
531_A Woonboten 01 1,50 39,1 36,0 32,2 40,7
532_A Woonboten 01 1,50 39,7 36,6 32,7 41,2
533_A Woonboten 01 1,50 30,1 27,0 23,1 31,6
534_A Woonboten 01 1,50 46,1 42,9 39,1 47,6

535_A Woonboten 01 1,50 37,9 34,9 31,0 39,5
536_A Woonboten 01 1,50 43,1 40,0 36,1 44,6
537_A Woonboten 02 1,50 30,9 27,8 24,0 32,5
538_A Woonboten 02 1,50 32,8 29,9 26,0 34,5
539_A Woonboten 02 1,50 30,6 27,6 23,7 32,2

540_A Woonboten 02 1,50 35,7 32,6 28,8 37,3
541_A Woonboten 02 1,50 31,2 28,2 24,4 32,9
542_A Woonboten 02 1,50 32,1 29,0 25,2 33,7
543_A Woonboten 02 1,50 30,3 27,3 23,5 32,0
544_A Woonboten 02 1,50 35,4 32,5 28,6 37,0

545_A Woonboten 02 1,50 29,6 26,7 22,8 31,3
546_A Woonboten 02 1,50 32,9 29,9 26,1 34,5
547_A Woonboten 02 1,50 30,4 27,4 23,5 32,0
548_A Woonboten 02 1,50 33,8 30,8 26,9 35,4
549_A Woonboten 02 1,50 33,6 30,5 26,7 35,2

550_A Woonboten 02 1,50 31,3 28,2 24,4 32,9
551_A Woonboten 02 1,50 34,1 31,0 27,1 35,7
552_A Woonboten 02 1,50 16,4 13,4 9,8 18,1
553_A Woonboten 02 1,50 32,9 29,8 26,0 34,5
554_A Woonboten 02 1,50 33,1 29,9 26,1 34,6

555_A Woonboten 02 1,50 35,4 32,3 28,4 36,9
556_A Woonboten 02 1,50 31,2 28,1 24,3 32,8
557_A Woonboten 02 1,50 36,1 33,0 29,2 37,7
558_A Woonboten 02 1,50 31,6 28,5 24,7 33,2
559_A Woonboten 02 1,50 34,8 31,7 27,8 36,3

560_A Woonboten 02 1,50 31,4 28,3 24,4 32,9
561_A Woonboten 03 1,50 22,9 19,8 16,1 24,5
562_A Woonboten 03 1,50 22,9 19,8 16,2 24,6
563_A Woonboten 03 1,50 22,4 19,3 15,7 24,1
564_A Woonboten 03 1,50 22,3 19,2 15,6 24,0

565_A Woonboten 03 1,50 22,8 19,7 16,1 24,5
566_A Woonboten 03 1,50 22,6 19,5 15,9 24,3
567_A Woonboten 03 1,50 24,6 21,5 17,8 26,3
568_A Woonboten 03 1,50 22,1 19,0 15,3 23,8
569_A Woonboten 03 1,50 35,1 32,1 28,3 36,7

570_A Woonboten 03 1,50 22,5 19,4 15,7 24,1
571_A Woonboten 03 1,50 21,9 18,8 15,2 23,6
572_A Woonboten 03 1,50 21,7 18,6 14,9 23,3
573_A Woonboten 03 1,50 35,9 32,9 29,0 37,5
574_A Woonboten 03 1,50 34,5 31,4 27,6 36,1

575_A Woonboten 03 1,50 36,8 33,8 29,9 38,4
576_A Woonboten 03 1,50 35,0 32,0 28,2 36,7
577_A Woonboten 03 1,50 35,5 32,5 28,7 37,1
578_A Woonboten 03 1,50 34,5 31,5 27,7 36,1
579_A Woonboten 03 1,50 38,3 35,4 31,5 40,0

580_A Woonboten 03 1,50 32,8 29,8 25,9 34,4
581_A Woonboten 03 1,50 20,7 17,6 13,9 22,3
582_A Woonboten 03 1,50 33,7 30,6 26,8 35,3
583_A Woonboten 03 1,50 38,2 35,3 31,4 39,9
584_A Woonboten 03 1,50 33,0 30,0 26,2 34,6

585_A Woonboten 04 1,50 28,7 25,7 21,8 30,3
586_A Woonboten 04 1,50 26,3 23,2 19,4 27,9
587_A Woonboten 04 1,50 -4,0 -7,8 -11,2 -2,7
588_A Woonboten 04 1,50 26,1 23,0 19,2 27,7
589_A Woonboten 04 1,50 25,8 22,8 19,0 27,4

590_A Woonboten 04 1,50 26,9 23,8 20,0 28,5
591_A Woonboten 04 1,50 26,0 22,9 19,1 27,6
592_A Woonboten 04 1,50 26,8 23,7 19,9 28,4
593_A Woonboten 04 1,50 27,8 24,6 20,9 29,4
594_A Woonboten 04 1,50 30,0 26,9 23,1 31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-8-2013 11:05:47Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat
Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van Diemenstr.
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

595_A Woonboten 04 1,50 27,5 24,3 20,7 29,1
596_A Woonboten 04 1,50 29,8 26,6 22,9 31,4
597_A Woonboten 04 1,50 29,9 26,7 22,9 31,4
598_A Woonboten 04 1,50 30,6 27,4 23,6 32,1
599_A Woonboten 04 1,50 29,7 26,6 22,8 31,3

600_A Woonboten 04 1,50 30,3 27,2 23,4 31,9
601_A Woonboten 05 1,50 31,9 28,9 25,0 33,5
602_A Woonboten 05 1,50 30,7 27,6 23,8 32,3
603_A Woonboten 05 1,50 0,1 -3,1 -6,8 1,7
604_A Woonboten 05 1,50 31,2 28,1 24,3 32,8

605_A Woonboten 05 1,50 31,3 28,3 24,4 32,9
606_A Woonboten 05 1,50 30,9 27,8 24,0 32,5
607_A Woonboten 05 1,50 23,2 20,1 16,4 24,8
608_A Woonboten 05 1,50 24,1 21,0 17,3 25,7
609_A Woonboten 05 1,50 27,8 24,6 21,0 29,4

610_A Woonboten 05 1,50 25,2 22,2 18,4 26,8
611_A Woonboten 05 1,50 25,0 22,0 18,2 26,7
612_A Woonboten 05 1,50 23,8 20,7 17,0 25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-8-2013 11:05:47Geomilieu V2.21



 

Bijlagen IV Berekeningsresultaten industrielawaai 

Bestemmingsplan De Houthaven 2013 20120907-18 
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder 
Bijlagenrapport bij het rapport ... 5 augustus 2013 
 Bladzijde 6 



    

47/48/48/49/49/51

--/--/--/--/41/47

--/--/--/--/43/48

--/--/--/--/40/47

50/52/51/43/44/47

54/56/56/55/55/55

55/56/56/55/55/56

53/54/54/53/53/54

49/50/44/44/44/45

54/56/56/57/57/57

55/56/56/57/57/57

54/56/56/57/57/57

52/56/57/57/57/5752/56/56/57/57/57 53/56/57/57/57/57
51/56/56/57/57/57

53/56/57/57/57/57
51/56/56/57/57/57

54/56/57/57/57/57

51/56/56/57/57/57

54/56/56/57/57/57

51/56/57/57/57/57

54/56/56/57/57/57

51/56/56/57/57/57

53/55/56/57/57/57

51/55/56/56/57/57

53/55/56/56/56/57

52/55/56/56/57/57

52/55/56/56/56/56

53/56/58/58/58/58

55/56/57/57/56/56

53/55/55/56/56/56

55/56/57/57/56/56

51/53/53/54/57/56

50/52/52/53/57/56

51/52/52/53/57/56

51/53/54/55/57/56

52/55/56/57/58/56

52/55/57/58/58/57

52/56/58/58/58/58

--/--/--/--/--/38

--/--/--/--/--/38

--/--/--/--/--/38

--/--/--/--/--/38

--/--/--/--/--/38

--/--/--/--/--/38

--/--/--/--/--/38

--/--/--/--/--/38

--/--/--/--/--/38

41/41/39/37/37/41

39/40/37/37/37/38

40/39/37/37/37/40

--/--/--/--/--/39

--/--/--/--/--/42 --/--/--/--/--/42--/--/--/--/--/42

37/37/37/38/39/44

37/37/37/37/38/39

37/37/37/38/39/42

--/--/--/--/--/41 --/--/--/--/--/42--/--/--/--/--/40
--/--/--/--/--/42

--/--/--/--/--/40
--/--/--/--/--/42

--/--/--/--/--/40

--/--/--/--/--/42

--/--/--/--/--/40

--/--/--/--/--/40

43/44/44/45/45/4544/44/44/45/45/46 43/44/44/44/45/45
44/45/45/45/46/46

43/43/44/44/44/45
45/46/46/46/46/47

43/43/44/44/44/45

42/39/38/39/39/42

41/40/40/40/41/42

43/39/38/38/39/42

49/50/50/41/42/4348/49/49/41/42/4350/51/51/42/42/43
49/50/49/41/42/43

50/52/51/42/42/44
48/49/48/41/42/43

49/50/50/42/42/44

--/--/--/--/--/--

--/--/--/--/--/--

--/--/--/--/--/-- 45/42/42/43/44/45

46/42/42/43/44/46

42/41/41/42/43/44

41/42/41/42/41/44

42/41/42/41/42/43

41/43/41/42/42/44

42/42/42/40/38/44

42/43/41/43/38/43

41/42/42/40/39/44

46/45/45/44/46/47

46/46/46/45/46/48

46/45/43/43/45/47

42/41/41/43/38/43

42/41/42/43/38/43

43/43/42/43/39/4341/42/43/44/42/45

39/39/39/40/41/43

39/39/39/40/41/43

39/40/40/41/42/44

39/40/40/41/42/44

42/42/41/42/44
42/43/45/43/46

44/45/45/45/47

39/39/40/41/43

40/40/40/42/43

42/41/41/42/43

42/43/45/46/48

39/39/39/40/42

44/45/45/45/4544/44/44/45/4445/45/45/46/46
44/44/44/44/43

45/46/46/46/47
44/44/44/44/44

46/46/46/47/48

44/44/44/44/43

47/47/43/44/45

39/39/39/39/42

39/39/37/37/39

44/41/41/42/40

44/42/42/42/40

44/41/41/40/41
44/43/42/41/4345/43/42/41/4343/43/43/42/43

41/41/41/37/40

41/41/41/37/40

41/41/41/37/40

41/41/41/37/40

41/41/41/37/40

41/41/41/37/40

42/42/42/39/40
42/42/41/38/39

Overzicht berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort

Inclusief redelijke sommatie-effect

Cauberg-Huygen - vestiging Maastricht

Industrielawaai - IL, [Westpoort juni 2013 - Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13] , Geomilieu V2.21
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Overzicht berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort

Inclusief redelijke sommatie-effect
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

001_A Blok 0 1,50 -- -- -- -- --
001_B Blok 0 4,50 -- -- -- -- --
001_C Blok 0 7,50 -- -- -- -- --
001_D Blok 0 13,50 -- -- -- -- --
001_E Blok 0 19,50 -- -- -- -- --

001_F Blok 0 25,50 29,8 29,1 28,1 38,1 44,0
002_A Blok 0 1,50 -- -- -- -- --
002_B Blok 0 4,50 -- -- -- -- --
002_C Blok 0 7,50 -- -- -- -- --
002_D Blok 0 13,50 -- -- -- -- --

002_E Blok 0 19,50 -- -- -- -- --
002_F Blok 0 25,50 29,9 29,2 28,2 38,2 44,1
003_A Blok 0 1,50 -- -- -- -- --
003_B Blok 0 4,50 -- -- -- -- --
003_C Blok 0 7,50 -- -- -- -- --

003_D Blok 0 13,50 -- -- -- -- --
003_E Blok 0 19,50 -- -- -- -- --
003_F Blok 0 25,50 29,9 29,2 28,1 38,1 44,0
004_A Blok 0 1,50 31,9 31,5 30,4 40,4 47,3
004_B Blok 0 4,50 32,4 32,1 30,9 40,9 47,6

004_C Blok 0 7,50 29,7 29,1 28,0 38,0 45,5
004_D Blok 0 13,50 28,4 27,9 26,5 36,5 43,1
004_E Blok 0 19,50 28,1 27,5 26,4 36,4 42,7
004_F Blok 0 25,50 29,5 28,9 27,8 37,8 43,9
005_A Blok 0 1,50 30,6 30,1 28,8 38,8 46,1

005_B Blok 0 4,50 29,9 29,4 28,4 38,4 45,7
005_C Blok 0 7,50 29,3 28,8 27,6 37,6 45,1
005_D Blok 0 13,50 28,7 28,2 26,6 36,6 43,2
005_E Blok 0 19,50 28,2 27,5 26,4 36,4 42,8
005_F Blok 0 25,50 30,0 29,3 28,4 38,4 44,7

006_A Blok 0 1,50 -- -- -- -- --
006_B Blok 0 4,50 -- -- -- -- --
006_C Blok 0 7,50 -- -- -- -- --
006_D Blok 0 13,50 -- -- -- -- --
006_E Blok 0 19,50 -- -- -- -- --

006_F Blok 0 25,50 29,8 29,1 28,0 38,0 44,0
007_A Blok 0 1,50 -- -- -- -- --
007_B Blok 0 4,50 -- -- -- -- --
007_C Blok 0 7,50 -- -- -- -- --
007_D Blok 0 13,50 -- -- -- -- --

007_E Blok 0 19,50 -- -- -- -- --
007_F Blok 0 25,50 29,7 29,0 28,0 38,0 44,0
008_A Blok 0 1,50 -- -- -- -- --
008_B Blok 0 4,50 -- -- -- -- --
008_C Blok 0 7,50 -- -- -- -- --

008_D Blok 0 13,50 -- -- -- -- --
008_E Blok 0 19,50 -- -- -- -- --
008_F Blok 0 25,50 30,0 29,4 28,3 38,3 44,2
009_A Blok 0 1,50 -- -- -- -- --
009_B Blok 0 4,50 -- -- -- -- --

009_C Blok 0 7,50 -- -- -- -- --
009_D Blok 0 13,50 -- -- -- -- --
009_E Blok 0 19,50 -- -- -- -- --
009_F Blok 0 25,50 30,0 29,3 28,2 38,2 44,1
010_A Blok 0 1,50 -- -- -- -- --

010_B Blok 0 4,50 -- -- -- -- --
010_C Blok 0 7,50 -- -- -- -- --
010_D Blok 0 13,50 -- -- -- -- --
010_E Blok 0 19,50 -- -- -- -- --
010_F Blok 0 25,50 29,9 29,3 28,2 38,2 44,1

011_A Blok 0 1,50 -- -- -- -- --
011_B Blok 0 4,50 -- -- -- -- --
011_C Blok 0 7,50 -- -- -- -- --
011_D Blok 0 13,50 -- -- -- -- --
011_E Blok 0 19,50 -- -- -- -- --

011_F Blok 0 25,50 29,7 29,0 28,0 38,0 44,1
012_A Blok 0 1,50 44,4 44,0 42,3 52,3 58,9
012_B Blok 0 4,50 47,2 46,7 45,1 55,1 61,5
012_C Blok 0 7,50 49,3 48,9 47,4 57,4 63,8
012_D Blok 0 13,50 49,6 49,2 47,7 57,7 64,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:17:04Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

012_E Blok 0 19,50 49,6 49,2 47,7 57,7 63,7
012_F Blok 0 25,50 49,3 48,9 47,3 57,3 62,9
013_A Kopblok 1,50 45,5 45,1 44,1 54,1 60,3
013_B Kopblok 4,50 47,7 47,4 46,0 56,0 62,3
013_C Kopblok 7,50 48,0 47,6 46,1 56,1 62,5

013_D Kopblok 13,50 47,4 46,9 45,6 55,6 62,2
013_E Kopblok 19,50 47,7 47,2 46,0 56,0 62,5
013_F Kopblok 25,50 47,8 47,2 46,0 56,0 62,4
014_A Kopblok 1,50 43,3 42,9 41,6 51,6 58,4
014_B Kopblok 4,50 46,8 46,4 44,6 54,6 61,1

014_C Kopblok 7,50 47,2 46,8 45,1 55,1 61,6
014_D Kopblok 13,50 46,9 46,5 45,1 55,1 61,5
014_E Kopblok 19,50 47,7 47,1 45,9 55,9 62,3
014_F Kopblok 25,50 47,7 47,2 46,0 56,0 62,2
015_A Kopblok 1,50 43,6 43,0 41,5 51,5 58,1

015_B Kopblok 4,50 47,3 46,9 45,4 55,4 61,7
015_C Kopblok 7,50 47,9 47,5 46,0 56,0 62,2
015_D Kopblok 13,50 47,7 47,2 46,0 56,0 62,1
015_E Kopblok 19,50 47,7 47,1 45,9 55,9 62,4
015_F Kopblok 25,50 47,7 47,2 46,0 56,0 62,2

016_A Blok 0 1,50 44,2 43,8 42,2 52,2 58,2
016_B Blok 0 4,50 46,8 46,4 44,7 54,7 60,8
016_C Blok 0 7,50 48,6 48,2 46,5 56,5 62,6
016_D Blok 0 13,50 49,0 48,6 47,0 57,0 63,0
016_E Blok 0 19,50 49,4 49,1 47,6 57,6 63,5

016_F Blok 0 25,50 48,2 47,7 46,4 56,4 62,4
017_A Blok 0 1,50 44,7 44,2 42,2 52,2 59,0
017_B Blok 0 4,50 47,9 47,5 45,7 55,7 62,1
017_C Blok 0 7,50 49,5 49,1 47,6 57,6 63,9
017_D Blok 0 13,50 49,6 49,2 47,8 57,8 63,9

017_E Blok 0 19,50 49,6 49,3 47,8 57,8 63,7
017_F Blok 0 25,50 49,6 49,2 47,7 57,7 63,3
018_A Kopblok 1,50 -- -- -- -- --
018_B Kopblok 4,50 -- -- -- -- --
018_C Kopblok 7,50 -- -- -- -- --

018_D Kopblok 13,50 -- -- -- -- --
018_E Kopblok 19,50 -- -- -- -- --
018_F Kopblok 25,50 29,5 28,8 27,8 37,8 43,9
019_A Kopblok 1,50 32,4 31,7 30,5 40,5 47,6
019_B Kopblok 4,50 32,1 31,5 30,1 40,1 46,7

019_C Kopblok 7,50 29,6 29,0 27,8 37,8 44,3
019_D Kopblok 13,50 28,6 28,0 26,6 36,6 43,2
019_E Kopblok 19,50 28,4 27,7 26,6 36,6 42,9
019_F Kopblok 25,50 31,0 30,2 29,2 39,2 45,3
020_A Kopblok 1,50 -- -- -- -- --

020_B Kopblok 4,50 -- -- -- -- --
020_C Kopblok 7,50 -- -- -- -- --
020_D Kopblok 13,50 -- -- -- -- --
020_E Kopblok 19,50 -- -- -- -- --
020_F Kopblok 25,50 30,3 29,6 28,6 38,6 44,9

021_A Kopblok 1,50 46,7 46,4 44,9 54,9 61,7
021_B Kopblok 4,50 47,9 47,5 46,0 56,0 62,8
021_C Kopblok 7,50 48,0 47,6 46,1 56,1 62,9
021_D Kopblok 13,50 47,4 46,9 45,6 55,6 62,6
021_E Kopblok 19,50 47,7 47,2 46,0 56,0 62,6

021_F Kopblok 25,50 47,8 47,2 46,0 56,0 62,4
022_A Kopblok 1,50 -- -- -- -- --
022_B Kopblok 4,50 -- -- -- -- --
022_C Kopblok 7,50 -- -- -- -- --
022_D Kopblok 13,50 -- -- -- -- --

022_E Kopblok 19,50 -- -- -- -- --
022_F Kopblok 25,50 29,7 28,9 27,9 37,9 44,1
023_A Cluster 1,50 -- -- -- -- --
023_B Cluster 4,50 -- -- -- -- --
023_C Cluster 7,50 -- -- -- -- --

023_D Cluster 13,50 -- -- -- -- --
023_E Cluster 19,50 -- -- -- -- --
023_F Cluster 25,50 33,0 31,3 30,3 40,3 45,5
024_A Cluster 1,50 -- -- -- -- --
024_B Cluster 4,50 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:17:04Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

024_C Cluster 7,50 -- -- -- -- --
024_D Cluster 13,50 -- -- -- -- --
024_E Cluster 19,50 -- -- -- -- --
024_F Cluster 25,50 35,5 32,6 31,7 41,7 46,5
025_A Cluster 1,50 -- -- -- -- --

025_B Cluster 4,50 -- -- -- -- --
025_C Cluster 7,50 -- -- -- -- --
025_D Cluster 13,50 -- -- -- -- --
025_E Cluster 19,50 -- -- -- -- --
025_F Cluster 25,50 35,2 32,5 31,6 41,6 46,4

026_A Cluster 1,50 29,3 28,6 27,4 37,4 43,9
026_B Cluster 4,50 29,4 28,6 27,5 37,5 43,9
026_C Cluster 7,50 29,4 28,6 27,5 37,5 43,8
026_D Cluster 13,50 29,8 29,0 27,9 37,9 44,0
026_E Cluster 19,50 30,8 29,8 28,8 38,8 44,7

026_F Cluster 25,50 34,0 32,7 31,9 41,9 48,0
027_A Cluster 1,50 -- -- -- -- --
027_B Cluster 4,50 -- -- -- -- --
027_C Cluster 7,50 -- -- -- -- --
027_D Cluster 13,50 -- -- -- -- --

027_E Cluster 19,50 -- -- -- -- --
027_F Cluster 25,50 33,9 32,0 31,0 41,0 45,9
028_A Cluster 1,50 -- -- -- -- --
028_B Cluster 4,50 -- -- -- -- --
028_C Cluster 7,50 -- -- -- -- --

028_D Cluster 13,50 -- -- -- -- --
028_E Cluster 19,50 -- -- -- -- --
028_F Cluster 25,50 32,6 31,2 30,0 40,0 45,4
029_A Cluster 1,50 -- -- -- -- --
029_B Cluster 4,50 -- -- -- -- --

029_C Cluster 7,50 -- -- -- -- --
029_D Cluster 13,50 -- -- -- -- --
029_E Cluster 19,50 -- -- -- -- --
029_F Cluster 25,50 31,9 30,8 29,6 39,6 45,2
030_A Cluster 1,50 -- -- -- -- --

030_B Cluster 4,50 -- -- -- -- --
030_C Cluster 7,50 -- -- -- -- --
030_D Cluster 13,50 -- -- -- -- --
030_E Cluster 19,50 -- -- -- -- --
030_F Cluster 25,50 31,4 30,8 29,7 39,7 45,5

031_A Cluster 1,50 -- -- -- -- --
031_B Cluster 4,50 -- -- -- -- --
031_C Cluster 7,50 -- -- -- -- --
031_D Cluster 13,50 -- -- -- -- --
031_E Cluster 19,50 -- -- -- -- --

031_F Cluster 25,50 35,6 32,8 31,9 41,9 46,6
032_A Cluster 1,50 -- -- -- -- --
032_B Cluster 4,50 -- -- -- -- --
032_C Cluster 7,50 -- -- -- -- --
032_D Cluster 13,50 -- -- -- -- --

032_E Cluster 19,50 -- -- -- -- --
032_F Cluster 25,50 35,6 32,8 32,0 42,0 46,6
033_A Cluster 1,50 -- -- -- -- --
033_B Cluster 4,50 -- -- -- -- --
033_C Cluster 7,50 -- -- -- -- --

033_D Cluster 13,50 -- -- -- -- --
033_E Cluster 19,50 -- -- -- -- --
033_F Cluster 25,50 32,3 31,0 29,9 39,9 45,3
034_A Knik 1,50 31,1 30,6 29,3 39,3 45,6
034_B Knik 4,50 31,4 31,0 29,8 39,8 45,8

034_C Knik 7,50 28,7 28,2 26,9 36,9 43,3
034_D Knik 13,50 28,5 27,9 26,7 36,7 42,9
034_E Knik 19,50 28,8 28,1 27,0 37,0 43,0
034_F Knik 25,50 30,1 29,5 28,4 38,4 44,2
035_A Knik 1,50 31,0 30,6 29,6 39,6 45,9

035_B Knik 4,50 30,4 29,8 29,0 39,0 45,3
035_C Knik 7,50 28,4 27,8 26,6 36,6 42,9
035_D Knik 13,50 28,6 27,9 26,7 36,7 42,9
035_E Knik 19,50 29,0 28,3 27,1 37,1 43,2
035_F Knik 25,50 31,2 30,5 29,6 39,6 45,6
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

036_A Blok 0 1,50 32,6 32,1 30,8 40,8 46,2
036_B Blok 0 4,50 32,6 32,0 30,7 40,7 46,7
036_C Blok 0 7,50 30,8 30,0 29,0 39,0 45,6
036_D Blok 0 13,50 28,6 28,0 26,8 36,8 43,1
036_E Blok 0 19,50 29,2 28,5 27,4 37,4 43,5

036_F Blok 0 25,50 32,6 31,8 30,7 40,7 46,6
037_A Blok 0 1,50 -- -- -- -- --
037_B Blok 0 4,50 -- -- -- -- --
037_C Blok 0 7,50 -- -- -- -- --
037_D Blok 0 13,50 -- -- -- -- --

037_E Blok 0 19,50 -- -- -- -- --
037_F Blok 0 25,50 29,5 28,8 27,8 37,8 44,0
038_A Blok 0 1,50 -- -- -- -- --
038_B Blok 0 4,50 -- -- -- -- --
038_C Blok 0 7,50 -- -- -- -- --

038_D Blok 0 13,50 -- -- -- -- --
038_E Blok 0 19,50 -- -- -- -- --
038_F Blok 0 25,50 30,1 29,4 28,3 38,3 44,2
039_A Knik 1,50 -- -- -- -- --
039_B Knik 4,50 -- -- -- -- --

039_C Knik 7,50 -- -- -- -- --
039_D Knik 13,50 -- -- -- -- --
039_E Knik 19,50 -- -- -- -- --
039_F Knik 25,50 30,5 29,6 28,5 38,5 44,3
040_A Knik 1,50 29,0 28,4 27,1 37,1 43,8

040_B Knik 4,50 29,0 28,4 27,1 37,1 43,7
040_C Knik 7,50 29,1 28,4 27,2 37,2 43,7
040_D Knik 13,50 29,3 28,7 27,5 37,5 43,5
040_E Knik 19,50 30,6 29,9 28,8 38,8 44,6
040_F Knik 25,50 36,2 35,5 34,4 44,4 50,1

041_A Knik 1,50 29,0 28,4 27,2 37,2 43,5
041_B Knik 4,50 29,0 28,3 27,1 37,1 43,2
041_C Knik 7,50 28,8 28,2 26,9 36,9 43,1
041_D Knik 13,50 29,1 28,4 27,1 37,1 43,1
041_E Knik 19,50 29,6 28,7 27,5 37,5 43,2

041_F Knik 25,50 31,9 30,5 29,5 39,5 44,8
042_A Knik 1,50 -- -- -- -- --
042_B Knik 4,50 -- -- -- -- --
042_C Knik 7,50 -- -- -- -- --
042_D Knik 13,50 -- -- -- -- --

042_E Knik 19,50 -- -- -- -- --
042_F Knik 25,50 35,4 32,6 31,7 41,7 46,3
043_A Knik 1,50 -- -- -- -- --
043_B Knik 4,50 -- -- -- -- --
043_C Knik 7,50 -- -- -- -- --

043_D Knik 13,50 -- -- -- -- --
043_E Knik 19,50 -- -- -- -- --
043_F Knik 25,50 35,3 32,5 31,6 41,6 46,3
044_A Knik 1,50 -- -- -- -- --
044_B Knik 4,50 -- -- -- -- --

044_C Knik 7,50 -- -- -- -- --
044_D Knik 13,50 -- -- -- -- --
044_E Knik 19,50 -- -- -- -- --
044_F Knik 25,50 35,2 32,4 31,5 41,5 46,3
045_A Cluster 1,50 45,9 45,4 44,1 54,1 60,6

045_B Cluster 4,50 48,0 47,6 46,3 56,3 62,5
045_C Cluster 7,50 48,3 47,9 46,5 56,5 62,7
045_D Cluster 13,50 48,5 48,1 46,7 56,7 62,8
045_E Cluster 19,50 48,5 48,1 46,8 56,8 62,7
045_F Cluster 25,50 48,6 48,2 46,8 56,8 62,5

046_A Cluster 1,50 43,2 42,5 40,8 50,8 57,6
046_B Cluster 4,50 47,9 47,5 46,1 56,1 62,6
046_C Cluster 7,50 48,3 47,9 46,5 56,5 63,0
046_D Cluster 13,50 48,8 48,4 47,0 57,0 63,4
046_E Cluster 19,50 49,0 48,6 47,2 57,2 63,3

046_F Cluster 25,50 49,1 48,7 47,2 57,2 63,1
047_A Cluster 1,50 45,4 44,9 43,4 53,4 60,4
047_B Cluster 4,50 48,1 47,7 46,3 56,3 62,6
047_C Cluster 7,50 48,3 47,9 46,6 56,6 62,8
047_D Cluster 13,50 48,5 48,1 46,8 56,8 62,9
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

047_E Cluster 19,50 48,6 48,2 46,8 56,8 62,7
047_F Cluster 25,50 48,7 48,3 46,9 56,9 62,6
048_A Cluster 1,50 43,8 43,3 41,2 51,2 58,0
048_B Cluster 4,50 48,0 47,5 46,1 56,1 62,7
048_C Cluster 7,50 48,3 47,9 46,4 56,4 63,0

048_D Cluster 13,50 48,8 48,4 46,9 56,9 63,3
048_E Cluster 19,50 48,9 48,5 47,1 57,1 63,2
048_F Cluster 25,50 49,0 48,6 47,1 57,1 63,0
049_A Knik 1,50 45,7 45,3 43,7 53,7 60,1
049_B Knik 4,50 47,6 47,2 45,8 55,8 62,0

049_C Knik 7,50 48,1 47,7 46,4 56,4 62,8
049_D Knik 13,50 48,3 47,9 46,6 56,6 62,8
049_E Knik 19,50 48,4 47,9 46,6 56,6 62,7
049_F Knik 25,50 48,4 48,0 46,7 56,7 62,5
050_A Cluster 1,50 43,9 43,5 41,4 51,4 58,2

050_B Cluster 4,50 47,4 47,0 45,6 55,6 62,2
050_C Cluster 7,50 47,9 47,5 46,2 56,2 62,8
050_D Cluster 13,50 48,5 48,1 46,7 56,7 63,2
050_E Cluster 19,50 49,1 48,8 47,3 57,3 63,4
050_F Cluster 25,50 49,3 48,9 47,3 57,3 63,2

051_A Knik 1,50 46,1 45,7 44,2 54,2 60,6
051_B Knik 4,50 47,9 47,5 46,1 56,1 62,4
051_C Knik 7,50 48,2 47,8 46,5 56,5 62,8
051_D Knik 13,50 48,4 48,0 46,6 56,6 62,8
051_E Knik 19,50 48,4 48,0 46,7 56,7 62,7

051_F Knik 25,50 48,5 48,1 46,7 56,7 62,5
052_A Cluster 1,50 43,3 42,6 41,1 51,1 57,8
052_B Cluster 4,50 47,9 47,4 46,1 56,1 62,6
052_C Cluster 7,50 48,4 47,9 46,6 56,6 63,0
052_D Cluster 13,50 48,9 48,5 47,0 57,0 63,4

052_E Cluster 19,50 49,1 48,7 47,2 57,2 63,3
052_F Cluster 25,50 49,2 48,8 47,3 57,3 63,2
053_A Cluster 1,50 47,1 46,6 44,8 54,8 60,9
053_B Cluster 4,50 48,3 47,8 46,2 56,2 62,5
053_C Cluster 7,50 48,2 47,8 46,0 56,0 62,3

053_D Cluster 13,50 48,7 48,3 46,7 56,7 62,7
053_E Cluster 19,50 49,0 48,5 46,9 56,9 62,9
053_F Cluster 25,50 49,1 48,6 47,0 57,0 62,8
054_A Cluster 1,50 46,6 46,2 44,2 54,2 60,3
054_B Cluster 4,50 47,9 47,5 45,7 55,7 62,0

054_C Cluster 7,50 48,4 47,9 46,1 56,1 62,6
054_D Cluster 13,50 48,7 48,3 46,6 56,6 62,9
054_E Cluster 19,50 49,2 48,8 47,2 57,2 63,2
054_F Cluster 25,50 49,4 48,9 47,2 57,2 63,1
055_A Cluster 1,50 41,5 40,7 39,1 49,1 55,1

055_B Cluster 4,50 42,7 41,9 40,3 50,3 56,1
055_C Cluster 7,50 37,2 34,8 33,9 43,9 49,7
055_D Cluster 13,50 37,4 34,9 34,0 44,0 49,8
055_E Cluster 19,50 37,6 35,0 34,1 44,1 49,6
055_F Cluster 25,50 37,7 35,5 34,5 44,5 49,9

056_A Cluster 1,50 46,8 46,4 44,3 54,3 60,8
056_B Cluster 4,50 48,1 47,6 45,9 55,9 62,5
056_C Cluster 7,50 48,2 47,8 46,0 56,0 62,5
056_D Cluster 13,50 48,7 48,2 46,6 56,6 62,8
056_E Cluster 19,50 49,1 48,6 47,0 57,0 63,1

056_F Cluster 25,50 49,2 48,7 47,1 57,1 63,0
057_A Cluster 1,50 45,4 45,0 43,2 53,2 60,3
057_B Cluster 4,50 48,1 47,7 46,3 56,3 62,7
057_C Cluster 7,50 48,4 48,0 46,6 56,6 62,9
057_D Cluster 13,50 48,6 48,2 46,8 56,8 63,0

057_E Cluster 19,50 48,6 48,2 46,9 56,9 62,9
057_F Cluster 25,50 48,7 48,3 46,9 56,9 62,7
058_A Cluster 1,50 44,0 43,6 41,4 51,4 58,1
058_B Cluster 4,50 48,1 47,7 46,2 56,2 62,6
058_C Cluster 7,50 48,4 48,0 46,5 56,5 62,9

058_D Cluster 13,50 48,7 48,3 46,9 56,9 63,2
058_E Cluster 19,50 48,8 48,4 47,0 57,0 63,0
058_F Cluster 25,50 48,9 48,5 47,1 57,1 62,8
059_A Cluster 1,50 44,6 44,3 42,4 52,4 59,2
059_B Cluster 4,50 48,1 47,7 46,3 56,3 62,6
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

059_C Cluster 7,50 48,3 47,9 46,5 56,5 62,9
059_D Cluster 13,50 48,6 48,2 46,8 56,8 63,1
059_E Cluster 19,50 48,7 48,3 46,9 56,9 62,9
059_F Cluster 25,50 48,8 48,4 46,9 56,9 62,8
060_A Cluster 1,50 44,4 44,0 41,9 51,9 58,6

060_B Cluster 4,50 48,1 47,7 46,2 56,2 62,6
060_C Cluster 7,50 48,3 47,9 46,5 56,5 62,9
060_D Cluster 13,50 48,7 48,3 46,9 56,9 63,2
060_E Cluster 19,50 48,8 48,4 46,9 56,9 63,0
060_F Cluster 25,50 48,8 48,4 47,0 57,0 62,8

061_A Blok 0 1,50 46,4 46,0 44,4 54,4 60,9
061_B Blok 0 4,50 48,2 47,8 46,4 56,4 62,8
061_C Blok 0 7,50 48,4 48,1 46,6 56,6 63,0
061_D Blok 0 13,50 48,6 48,2 46,7 56,7 63,0
061_E Blok 0 19,50 47,7 47,2 45,9 55,9 62,4

061_F Blok 0 25,50 47,8 47,2 46,0 56,0 62,3
062_A Blok 0 1,50 42,2 42,1 40,2 50,2 55,7
062_B Blok 0 4,50 43,8 43,6 41,6 51,6 57,3
062_C Blok 0 7,50 44,1 43,9 41,9 51,9 57,6
062_D Blok 0 13,50 44,5 44,2 42,5 52,5 58,1

062_E Blok 0 19,50 48,8 48,4 46,8 56,8 62,7
062_F Blok 0 25,50 48,1 47,6 46,3 56,3 62,4
063_A Blok 0 1,50 46,4 46,2 44,7 54,7 61,2
063_B Blok 0 4,50 48,1 47,8 46,4 56,4 62,8
063_C Blok 0 7,50 48,3 48,0 46,6 56,6 63,1

063_D Blok 0 13,50 48,6 48,3 46,8 56,8 63,2
063_E Blok 0 19,50 47,7 47,2 45,9 55,9 62,5
063_F Blok 0 25,50 47,8 47,3 46,1 56,1 62,4
064_A Blok 0 1,50 43,0 42,8 41,3 51,3 57,4
064_B Blok 0 4,50 44,4 44,2 42,7 52,7 58,9

064_C Blok 0 7,50 44,7 44,5 43,0 53,0 59,1
064_D Blok 0 13,50 45,4 45,1 43,7 53,7 59,6
064_E Blok 0 19,50 48,7 48,2 46,8 56,8 62,7
064_F Blok 0 25,50 48,1 47,5 46,3 56,3 62,4
065_A Blok 0 1,50 44,6 44,3 42,3 52,3 58,9

065_B Blok 0 4,50 47,5 47,1 45,5 55,5 61,9
065_C Blok 0 7,50 48,0 47,6 46,1 56,1 62,5
065_D Blok 0 13,50 48,3 47,8 46,4 56,4 62,6
065_E Blok 0 19,50 47,7 47,1 45,9 55,9 62,4
065_F Blok 0 25,50 47,8 47,2 46,0 56,0 62,2

066_A Blok 0 1,50 43,6 43,3 41,4 51,4 57,2
066_B Blok 0 4,50 45,3 44,9 43,0 53,0 59,2
066_C Blok 0 7,50 46,2 45,8 43,9 53,9 60,5
066_D Blok 0 13,50 47,0 46,6 44,8 54,8 61,0
066_E Blok 0 19,50 49,3 48,9 47,5 57,5 63,3

066_F Blok 0 25,50 48,2 47,7 46,4 56,4 62,4
067_A Blok 0 1,50 45,5 45,2 43,3 53,3 59,7
067_B Blok 0 4,50 47,8 47,5 45,9 55,9 62,4
067_C Blok 0 7,50 48,2 47,7 46,2 56,2 62,8
067_D Blok 0 13,50 48,4 47,9 46,5 56,5 62,8

067_E Blok 0 19,50 47,7 47,1 45,9 55,9 62,4
067_F Blok 0 25,50 47,7 47,2 46,0 56,0 62,3
068_A Blok 0 1,50 42,7 42,5 40,5 50,5 56,3
068_B Blok 0 4,50 44,3 43,9 42,0 52,0 57,8
068_C Blok 0 7,50 44,6 44,2 42,4 52,4 58,2

068_D Blok 0 13,50 45,2 44,9 43,1 53,1 58,8
068_E Blok 0 19,50 49,0 48,6 47,1 57,1 62,9
068_F Blok 0 25,50 48,2 47,6 46,4 56,4 62,4
069_A Knik 1,50 45,0 44,7 43,0 53,0 59,0
069_B Knik 4,50 47,1 46,8 45,3 55,3 61,3

069_C Knik 7,50 48,0 47,6 46,3 56,3 62,7
069_D Knik 13,50 48,1 47,7 46,4 56,4 62,8
069_E Knik 19,50 48,2 47,8 46,5 56,5 62,6
069_F Knik 25,50 48,3 47,9 46,5 56,5 62,5
070_A Cluster 1,50 45,2 44,9 42,3 52,3 59,1

070_B Cluster 4,50 47,3 46,9 45,0 55,0 61,2
070_C Cluster 7,50 48,1 47,7 46,0 56,0 62,8
070_D Cluster 13,50 48,6 48,2 46,5 56,5 63,1
070_E Cluster 19,50 49,2 48,9 47,3 57,3 63,4
070_F Cluster 25,50 49,4 49,0 47,4 57,4 63,2
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Inclusief redelijke sommatie-effect
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LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

071_A Knik 1,50 45,2 44,9 43,2 53,2 59,2
071_B Knik 4,50 47,2 46,9 45,4 55,4 61,3
071_C Knik 7,50 48,1 47,7 46,4 56,4 62,8
071_D Knik 13,50 48,2 47,8 46,5 56,5 62,8
071_E Knik 19,50 48,3 47,9 46,6 56,6 62,7

071_F Knik 25,50 48,4 48,0 46,7 56,7 62,5
072_A Cluster 1,50 43,4 42,9 41,2 51,2 58,1
072_B Cluster 4,50 46,3 45,9 44,9 54,9 61,3
072_C Cluster 7,50 47,2 46,7 45,8 55,8 62,5
072_D Cluster 13,50 48,0 47,5 46,4 56,4 62,9

072_E Cluster 19,50 49,2 48,8 47,2 57,2 63,3
072_F Cluster 25,50 49,3 48,9 47,3 57,3 63,2
073_A Blok 0 1,50 46,4 46,2 44,8 54,8 61,1
073_B Blok 0 4,50 48,0 47,8 46,4 56,4 62,6
073_C Blok 0 7,50 48,3 48,0 46,6 56,6 62,8

073_D Blok 0 13,50 48,5 48,2 46,7 56,7 62,8
073_E Blok 0 19,50 48,0 47,5 46,3 56,3 62,5
073_F Blok 0 25,50 48,0 47,4 46,2 56,2 62,4
074_A Blok 0 1,50 44,8 44,5 43,4 53,4 60,0
074_B Blok 0 4,50 46,3 45,9 44,9 54,9 61,4

074_C Blok 0 7,50 46,6 46,2 45,2 55,2 61,6
074_D Blok 0 13,50 47,2 46,8 45,8 55,8 61,9
074_E Blok 0 19,50 48,3 47,8 46,5 56,5 62,6
074_F Blok 0 25,50 48,0 47,5 46,2 56,2 62,4
075_A Knik 1,50 44,1 43,8 41,6 51,6 58,5

075_B Knik 4,50 47,2 46,8 45,4 55,4 61,8
075_C Knik 7,50 47,9 47,5 46,2 56,2 62,6
075_D Knik 13,50 48,1 47,6 46,3 56,3 62,7
075_E Knik 19,50 48,1 47,7 46,4 56,4 62,5
075_F Knik 25,50 48,2 47,8 46,5 56,5 62,4

076_A Knik 1,50 45,3 44,9 42,9 52,9 59,8
076_B Knik 4,50 48,5 48,1 46,4 56,4 62,6
076_C Knik 7,50 49,5 49,2 47,7 57,7 63,9
076_D Knik 13,50 49,7 49,3 47,8 57,8 63,9
076_E Knik 19,50 49,7 49,4 47,9 57,9 63,8

076_F Knik 25,50 49,8 49,4 47,9 57,9 63,6
077_A Kopblok 1,50 41,2 40,6 40,2 50,2 58,3
077_B Kopblok 4,50 42,7 42,1 41,7 51,7 59,6
077_C Kopblok 7,50 41,9 41,4 41,0 51,0 58,2
077_D Kopblok 16,50 41,9 41,4 41,1 51,1 58,2

077_E Kopblok 25,50 41,5 40,9 40,6 50,6 57,6
077_F Kopblok 34,50 41,8 41,2 40,9 50,9 57,4
078_A Kopblok 1,50 -- -- -- -- --
078_B Kopblok 4,50 -- -- -- -- --
078_C Kopblok 7,50 -- -- -- -- --

078_D Kopblok 16,50 -- -- -- -- --
078_E Kopblok 25,50 29,3 28,6 27,6 37,6 43,8
078_F Kopblok 34,50 30,4 29,6 28,6 38,6 44,5
079_A Kopblok 1,50 -- -- -- -- --
079_B Kopblok 4,50 -- -- -- -- --

079_C Kopblok 7,50 -- -- -- -- --
079_D Kopblok 16,50 -- -- -- -- --
079_E Kopblok 25,50 -- -- -- -- --
079_F Kopblok 34,50 47,1 46,6 45,2 55,2 60,9
080_A Kopblok 1,50 46,1 45,6 44,8 54,8 61,5

080_B Kopblok 4,50 47,1 46,5 45,7 55,7 62,2
080_C Kopblok 7,50 47,2 46,6 45,7 55,7 62,2
080_D Kopblok 16,50 47,7 47,1 45,9 55,9 62,7
080_E Kopblok 25,50 47,7 47,2 46,0 56,0 62,3
080_F Kopblok 34,50 47,9 47,4 46,1 56,1 62,1

081_A Cluster 1,50 38,7 38,4 35,9 45,9 52,4
081_B Cluster 4,50 39,2 38,8 36,3 46,3 52,7
081_C Cluster 7,50 39,1 38,6 36,2 46,2 52,5
081_D Cluster 13,50 39,4 38,9 36,6 46,6 52,7
081_E Cluster 19,50 40,3 39,8 37,6 47,6 53,4

082_A Cluster 1,50 36,4 34,7 33,5 43,5 50,3
082_B Cluster 4,50 36,6 34,8 33,7 43,7 50,5
082_C Cluster 7,50 36,8 35,0 34,0 44,0 50,6
082_D Cluster 13,50 35,9 34,5 33,6 43,6 49,0
082_E Cluster 19,50 36,1 34,2 33,3 43,3 48,7
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

083_A Cluster 1,50 39,5 38,7 37,0 47,0 52,5
083_B Cluster 4,50 39,6 38,6 36,7 46,7 51,5
083_C Cluster 7,50 36,4 33,9 33,2 43,2 48,6
083_D Cluster 13,50 36,7 34,4 33,6 43,6 49,0
083_E Cluster 19,50 37,7 35,7 35,0 45,0 50,3

084_A Cluster 1,50 36,6 35,2 33,6 43,6 49,4
084_B Cluster 4,50 37,3 35,9 34,1 44,1 49,6
084_C Cluster 7,50 37,4 36,0 34,2 44,2 49,6
084_D Cluster 13,50 37,8 36,5 34,8 44,8 50,1
084_E Cluster 19,50 37,5 35,8 33,8 43,8 49,4

085_A Cluster 1,50 37,1 35,7 34,2 44,2 50,2
085_B Cluster 4,50 37,8 36,3 34,7 44,7 50,4
085_C Cluster 7,50 37,9 36,5 34,9 44,9 50,4
085_D Cluster 13,50 38,3 36,9 35,4 45,4 51,0
085_E Cluster 19,50 38,1 36,6 34,9 44,9 50,1

086_A Cluster 1,50 30,9 30,4 29,0 39,0 45,2
086_B Cluster 4,50 31,0 30,4 29,0 39,0 45,2
086_C Cluster 7,50 31,1 30,5 29,2 39,2 45,3
086_D Cluster 13,50 32,2 31,5 30,2 40,2 46,1
086_E Cluster 19,50 34,8 33,3 32,5 42,5 48,3

087_A Cluster 1,50 36,8 35,3 34,6 44,6 51,2
087_B Cluster 4,50 37,3 35,6 35,1 45,1 52,0
087_C Cluster 7,50 37,4 35,7 35,2 45,2 52,0
087_D Cluster 13,50 37,9 36,3 35,7 45,7 52,5
087_E Cluster 19,50 38,0 36,1 35,6 45,6 52,5

088_A Cluster 1,50 36,9 35,3 33,9 43,9 50,8
088_B Cluster 4,50 37,4 35,5 34,1 44,1 51,4
088_C Cluster 7,50 37,6 35,7 34,3 44,3 51,5
088_D Cluster 13,50 36,5 35,2 33,8 43,8 49,3
088_E Cluster 19,50 36,4 34,7 33,6 43,6 49,0

089_A Cluster 1,50 37,2 35,7 35,2 45,2 52,1
089_B Cluster 4,50 37,8 36,1 35,8 45,8 53,2
089_C Cluster 7,50 37,9 36,2 35,9 45,9 53,2
089_D Cluster 13,50 38,4 36,8 36,5 46,5 54,0
089_E Cluster 19,50 38,9 37,3 37,0 47,0 54,3

090_A Cluster 1,50 37,0 35,5 33,6 43,6 50,4
090_B Cluster 4,50 37,8 36,1 34,0 44,0 51,0
090_C Cluster 7,50 37,9 36,3 34,2 44,2 51,0
090_D Cluster 13,50 37,3 36,2 34,2 44,2 49,6
090_E Cluster 19,50 36,3 34,4 33,5 43,5 49,0

091_A Knik 1,50 35,2 33,9 33,0 43,0 49,0
091_B Knik 4,50 35,0 33,3 32,7 42,7 48,7
091_C Knik 7,50 34,9 33,2 32,6 42,6 48,2
091_D Knik 13,50 34,1 32,3 31,6 41,6 47,2
091_E Knik 19,50 36,2 34,1 33,2 43,2 48,5

092_A Knik 1,50 36,6 36,2 34,4 44,4 50,1
092_B Knik 4,50 32,5 31,9 31,0 41,0 46,8
092_C Knik 7,50 32,3 31,7 30,6 40,6 46,6
092_D Knik 13,50 31,3 30,4 29,6 39,6 45,8
092_E Knik 19,50 33,0 32,0 31,0 41,0 46,9

093_A Knik 1,50 35,5 34,3 33,6 43,6 49,3
093_B Knik 4,50 34,8 33,3 32,7 42,7 48,3
093_C Knik 7,50 34,6 33,0 32,4 42,4 48,0
093_D Knik 13,50 33,5 31,6 30,9 40,9 46,2
093_E Knik 19,50 36,3 34,1 33,2 43,2 48,5

094_A Knik 1,50 36,9 36,1 34,9 44,9 50,6
094_B Knik 4,50 34,8 33,5 32,9 42,9 48,0
094_C Knik 7,50 34,5 33,0 32,4 42,4 47,8
094_D Knik 13,50 33,2 31,3 30,6 40,6 45,6
094_E Knik 19,50 36,1 34,0 33,1 43,1 48,4

095_A Knik 1,50 30,2 29,6 28,8 38,8 45,6
095_B Knik 4,50 30,1 29,4 28,5 38,5 45,5
095_C Knik 7,50 29,3 28,6 27,5 37,5 44,1
095_D Knik 13,50 29,1 28,4 27,2 37,2 43,4
095_E Knik 19,50 31,0 30,1 29,1 39,1 45,0

096_A Knik 1,50 30,5 29,9 28,8 38,8 45,1
096_B Knik 4,50 30,1 29,5 28,5 38,5 44,5
096_C Knik 7,50 30,4 29,7 28,8 38,8 44,7
096_D Knik 13,50 30,5 29,6 28,6 38,6 44,7
096_E Knik 19,50 34,5 32,9 32,0 42,0 48,2
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

097_A Knik 1,50 36,2 35,6 33,9 43,9 50,1
097_B Knik 4,50 33,5 32,5 31,5 41,5 48,4
097_C Knik 7,50 33,8 32,8 31,9 41,9 48,7
097_D Knik 13,50 34,8 33,2 32,2 42,2 49,8
097_E Knik 19,50 31,9 31,0 30,1 40,1 46,2

098_A Knik 1,50 36,4 36,0 34,0 44,0 49,5
098_B Knik 4,50 32,7 32,0 31,0 41,0 47,5
098_C Knik 7,50 33,1 32,4 31,3 41,3 47,9
098_D Knik 13,50 34,9 33,3 32,0 42,0 50,1
098_E Knik 19,50 32,2 31,3 30,3 40,3 46,3

099_A Blok 0 1,50 32,8 31,9 30,8 40,8 47,3
099_B Blok 0 4,50 33,1 32,2 31,1 41,1 47,6
099_C Blok 0 7,50 33,2 32,4 31,3 41,3 47,6
099_D Blok 0 13,50 28,9 28,2 27,0 37,0 43,4
099_E Blok 0 19,50 31,6 30,8 29,7 39,7 46,0

100_A Blok 0 1,50 32,8 31,8 30,8 40,8 47,4
100_B Blok 0 4,50 33,2 32,1 31,0 41,0 47,3
100_C Blok 0 7,50 33,6 32,3 31,3 41,3 47,5
100_D Blok 0 13,50 28,7 28,0 27,0 37,0 43,5
100_E Blok 0 19,50 31,3 30,5 29,6 39,6 45,7

101_A Blok 0 1,50 32,9 31,8 30,8 40,8 47,1
101_B Blok 0 4,50 33,2 32,1 31,1 41,1 47,3
101_C Blok 0 7,50 33,6 32,4 31,4 41,4 47,5
101_D Blok 0 13,50 28,9 28,2 27,1 37,1 43,5
101_E Blok 0 19,50 31,4 30,6 29,7 39,7 46,0

102_A Blok 0 1,50 29,3 28,7 27,8 37,8 45,1
102_B Blok 0 4,50 29,5 28,9 28,0 38,0 45,3
102_C Blok 0 7,50 29,6 29,0 28,3 38,3 45,1
102_D Blok 0 13,50 28,4 27,9 26,7 36,7 43,3
102_E Blok 0 19,50 30,0 29,3 28,3 38,3 44,5

103_A Blok 0 1,50 32,8 31,9 30,9 40,9 47,2
103_B Blok 0 4,50 33,3 32,3 31,2 41,2 47,5
103_C Blok 0 7,50 33,4 32,4 31,4 41,4 47,6
103_D Blok 0 13,50 28,9 28,2 27,0 37,0 43,5
103_E Blok 0 19,50 31,4 30,6 29,7 39,7 45,9

104_A Blok 0 1,50 34,0 33,3 32,0 42,0 48,0
104_B Blok 0 4,50 33,4 32,6 31,3 41,3 47,6
104_C Blok 0 7,50 33,0 32,0 31,0 41,0 47,2
104_D Blok 0 13,50 28,5 27,9 26,8 36,8 43,4
104_E Blok 0 19,50 31,0 30,2 29,3 39,3 45,6

105_A Blok 0 1,50 32,8 32,0 31,1 41,1 47,1
105_B Blok 0 4,50 33,0 32,2 31,2 41,2 47,5
105_C Blok 0 7,50 33,0 32,1 31,1 41,1 46,7
105_D Blok 0 13,50 28,7 28,1 26,9 36,9 43,2
105_E Blok 0 19,50 31,4 30,6 29,7 39,7 45,8

106_A Blok 0 1,50 34,1 33,0 31,5 41,5 47,9
106_B Blok 0 4,50 34,3 33,1 31,8 41,8 48,2
106_C Blok 0 7,50 33,5 31,7 30,8 40,8 47,5
106_D Blok 0 13,50 29,4 28,6 27,5 37,5 43,7
106_E Blok 0 19,50 31,2 30,3 29,3 39,3 45,3

107_A Blok 0 1,50 33,9 32,8 31,9 41,9 47,7
107_B Blok 0 4,50 34,4 33,3 32,2 42,2 48,0
107_C Blok 0 7,50 34,1 32,6 31,5 41,5 47,2
107_D Blok 0 13,50 31,9 30,1 29,1 39,1 45,7
107_E Blok 0 19,50 31,5 30,7 29,8 39,8 45,9

108_A Blok 0 1,50 32,9 31,8 30,8 40,8 47,5
108_B Blok 0 4,50 33,0 31,9 30,9 40,9 47,3
108_C Blok 0 7,50 33,3 32,0 31,0 41,0 47,4
108_D Blok 0 13,50 28,6 27,9 27,0 37,0 43,5
108_E Blok 0 19,50 31,1 30,4 29,4 39,4 45,7

109_A Blok 0 1,50 32,5 31,8 30,7 40,7 47,6
109_B Blok 0 4,50 32,5 31,9 30,8 40,8 47,3
109_C Blok 0 7,50 32,7 32,1 31,1 41,1 47,5
109_D Blok 0 13,50 28,8 28,2 27,0 37,0 43,3
109_E Blok 0 19,50 31,6 30,8 29,7 39,7 46,0

110_A Blok 0 1,50 33,1 32,2 31,2 41,2 47,5
110_B Blok 0 4,50 32,7 31,7 30,5 40,5 47,1
110_C Blok 0 7,50 32,9 31,9 30,7 40,7 47,1
110_D Blok 0 13,50 28,7 28,1 27,0 37,0 43,6
110_E Blok 0 19,50 31,1 30,4 29,4 39,4 45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

111_A Blok 0 1,50 32,6 31,8 30,6 40,6 47,2
111_B Blok 0 4,50 32,5 31,7 30,5 40,5 47,2
111_C Blok 0 7,50 32,7 31,9 30,8 40,8 47,0
111_D Blok 0 13,50 28,7 28,0 26,9 36,9 43,3
111_E Blok 0 19,50 31,4 30,7 29,7 39,7 45,9

112_A Kopblok 1,50 37,1 36,6 35,9 45,9 54,2
112_B Kopblok 4,50 37,5 37,1 36,4 46,4 54,8
112_C Kopblok 7,50 37,4 37,0 36,3 46,3 54,7
112_D Kopblok 13,50 28,3 27,7 26,6 36,6 43,3
112_E Kopblok 19,50 31,1 30,3 29,3 39,3 45,9

113_A Kopblok 1,50 36,7 36,3 35,7 45,7 53,6
113_B Kopblok 4,50 37,2 36,9 36,3 46,3 54,1
113_C Kopblok 7,50 37,1 36,6 36,0 46,0 53,8
113_D Kopblok 13,50 29,5 29,0 27,5 37,5 44,3
113_E Kopblok 19,50 32,3 31,7 30,5 40,5 46,9

114_A Kopblok 1,50 40,2 39,7 39,3 49,3 57,8
114_B Kopblok 4,50 41,8 41,2 40,8 50,8 59,2
114_C Kopblok 7,50 40,8 40,2 39,9 49,9 57,7
114_D Kopblok 13,50 40,8 40,2 39,9 49,9 57,7
114_E Kopblok 19,50 40,9 40,3 40,0 50,0 57,5

115_A Kopblok 1,50 34,9 34,4 33,8 43,8 51,9
115_B Kopblok 4,50 35,0 34,6 34,0 44,0 52,2
115_C Kopblok 7,50 35,0 34,4 33,8 43,8 51,9
115_D Kopblok 13,50 28,7 27,9 26,8 36,8 43,6
115_E Kopblok 19,50 31,6 30,7 29,8 39,8 46,3

116_A Kopblok 1,50 32,9 31,8 30,5 40,5 47,6
116_B Kopblok 4,50 32,5 31,7 30,6 40,6 47,0
116_C Kopblok 7,50 32,6 31,4 30,4 40,4 46,7
116_D Kopblok 13,50 28,7 28,0 27,0 37,0 43,7
116_E Kopblok 19,50 30,2 29,3 28,3 38,3 44,6

117_A Kopblok 1,50 33,4 32,7 32,0 42,0 49,6
117_B Kopblok 4,50 33,0 32,3 31,4 41,4 49,3
117_C Kopblok 7,50 32,8 31,9 30,9 40,9 48,1
117_D Kopblok 13,50 28,4 27,7 26,6 36,6 43,2
117_E Kopblok 19,50 31,4 30,5 29,6 39,6 45,9

118_A Kopblok 1,50 37,4 36,9 36,2 46,2 54,9
118_B Kopblok 4,50 37,7 37,2 36,6 46,6 55,4
118_C Kopblok 7,50 37,3 36,7 36,2 46,2 55,2
118_D Kopblok 13,50 28,8 28,1 27,1 37,1 43,8
118_E Kopblok 19,50 31,5 30,8 29,9 39,9 46,5

119_A Eiland 1 1,50 33,9 33,1 31,7 41,7 47,3
119_B Eiland 1 4,50 34,4 34,1 31,6 41,6 47,1
119_C Eiland 1 7,50 34,8 34,6 32,1 42,1 47,2
119_D Eiland 1 10,50 31,5 30,9 30,3 40,3 46,1
119_E Eiland 1 13,50 29,9 29,2 28,2 38,2 44,3

119_F Eiland 1 16,50 35,4 34,6 33,5 43,5 49,7
120_A Eiland 1 1,50 35,1 34,5 32,3 42,3 48,4
120_B Eiland 1 4,50 35,3 34,9 32,5 42,5 48,6
120_C Eiland 1 7,50 33,1 32,5 31,4 41,4 47,7
120_D Eiland 1 10,50 34,4 33,8 32,8 42,8 48,9

120_E Eiland 1 13,50 30,3 29,5 28,5 38,5 44,6
120_F Eiland 1 16,50 35,2 34,4 33,5 43,5 49,7
121_A Eiland 1 1,50 33,5 32,8 31,5 41,5 47,3
121_B Eiland 1 4,50 34,5 34,1 31,7 41,7 47,3
121_C Eiland 1 7,50 34,8 34,5 32,0 42,0 47,3

121_D Eiland 1 10,50 31,0 30,2 29,5 39,5 46,0
121_E Eiland 1 13,50 30,4 29,6 28,6 38,6 44,6
121_F Eiland 1 16,50 35,7 34,9 33,9 43,9 49,8
122_A Eiland 1 1,50 32,4 31,8 31,3 41,3 46,8
122_B Eiland 1 4,50 33,2 32,7 32,3 42,3 47,5

122_C Eiland 1 7,50 32,1 31,6 31,0 41,0 46,9
122_D Eiland 1 10,50 33,2 32,7 32,1 42,1 47,6
122_E Eiland 1 13,50 32,6 32,0 31,2 41,2 46,9
122_F Eiland 1 16,50 35,2 34,4 33,5 43,5 49,2
123_A Eiland 1 1,50 33,4 32,9 32,4 42,4 47,3

123_B Eiland 1 4,50 32,7 32,0 31,4 41,4 47,2
123_C Eiland 1 7,50 33,0 32,4 31,8 41,8 47,2
123_D Eiland 1 10,50 32,5 31,9 31,1 41,1 46,3
123_E Eiland 1 13,50 33,1 32,4 31,7 41,7 47,0
123_F Eiland 1 16,50 35,0 34,1 33,2 43,2 48,8
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

124_A Eiland 1 1,50 32,6 31,9 31,4 41,4 47,1
124_B Eiland 1 4,50 33,7 33,0 32,6 42,6 47,9
124_C Eiland 1 7,50 32,4 31,6 30,9 40,9 46,9
124_D Eiland 1 10,50 33,7 33,1 32,4 42,4 48,2
124_E Eiland 1 13,50 33,6 32,7 31,9 41,9 47,9

124_F Eiland 1 16,50 35,4 34,6 33,7 43,7 49,6
125_A Eiland 1 1,50 34,5 33,1 32,2 42,2 48,6
125_B Eiland 1 4,50 33,8 31,9 31,1 41,1 47,3
125_C Eiland 1 7,50 34,2 32,3 31,4 41,4 47,6
125_D Eiland 1 10,50 34,8 32,8 31,9 41,9 48,0

125_E Eiland 1 13,50 35,8 33,8 33,0 43,0 48,9
125_F Eiland 1 16,50 37,3 35,2 34,3 44,3 50,5
126_A Eiland 1 1,50 37,5 36,3 36,4 46,4 53,6
126_B Eiland 1 4,50 36,3 35,0 35,0 45,0 51,1
126_C Eiland 1 7,50 35,4 33,9 33,1 43,1 49,4

126_D Eiland 1 10,50 35,5 33,9 32,9 42,9 49,4
126_E Eiland 1 13,50 37,4 35,7 34,8 44,8 51,2
126_F Eiland 1 16,50 40,2 38,4 36,9 46,9 53,9
127_A Eiland 1 1,50 38,1 36,9 36,0 46,0 51,4
127_B Eiland 1 4,50 38,3 37,2 35,7 45,7 51,3

127_C Eiland 1 7,50 38,3 37,3 35,5 45,5 50,9
127_D Eiland 1 10,50 37,4 35,6 34,5 44,5 50,7
127_E Eiland 1 13,50 39,2 37,4 36,3 46,3 52,8
127_F Eiland 1 16,50 40,9 39,3 37,8 47,8 54,8
128_A Eiland 1 1,50 38,1 36,6 35,7 45,7 53,5

128_B Eiland 1 4,50 38,1 36,8 35,1 45,1 52,7
128_C Eiland 1 7,50 37,9 36,7 34,9 44,9 50,5
128_D Eiland 1 10,50 36,6 34,8 33,7 43,7 50,0
128_E Eiland 1 13,50 38,2 36,5 35,5 45,5 51,8
128_F Eiland 1 16,50 40,6 38,9 37,4 47,4 54,3

129_A Eiland 1 1,50 36,1 34,7 34,8 44,8 50,0
129_B Eiland 1 4,50 34,7 32,6 31,6 41,6 48,2
129_C Eiland 1 7,50 35,1 33,0 32,0 42,0 48,5
129_D Eiland 1 10,50 35,6 33,6 32,7 42,7 49,1
129_E Eiland 1 13,50 36,6 34,6 33,7 43,7 50,0

129_F Eiland 1 16,50 38,2 36,2 35,2 45,2 51,8
130_A Eiland 1 1,50 36,3 35,1 35,9 45,9 51,2
130_B Eiland 1 4,50 34,3 32,5 31,7 41,7 48,9
130_C Eiland 1 7,50 34,6 32,8 31,9 41,9 49,0
130_D Eiland 1 10,50 35,3 33,5 32,6 42,6 49,7

130_E Eiland 1 13,50 36,8 35,0 34,0 44,0 50,9
130_F Eiland 1 16,50 39,3 37,1 35,8 45,8 53,1
131_A Entreegebouw 1,50 46,7 46,4 44,4 54,4 60,4
131_B Entreegebouw 4,50 48,0 47,7 45,7 55,7 61,7
131_C Entreegebouw 7,50 48,0 47,6 45,7 55,7 61,6

131_D Entreegebouw 13,50 47,2 46,7 44,8 54,8 60,9
131_E Entreegebouw 19,50 47,3 46,9 44,9 54,9 60,8
131_F Entreegebouw 25,50 47,6 47,2 45,2 55,2 61,0
132_A Entreegebouw 1,50 42,6 42,2 40,3 50,3 56,3
132_B Entreegebouw 4,50 43,8 43,4 41,5 51,5 57,3

132_C Entreegebouw 7,50 43,8 43,4 41,3 51,3 56,7
132_D Entreegebouw 13,50 36,6 34,3 33,4 43,4 49,0
132_E Entreegebouw 19,50 36,8 34,4 33,5 43,5 49,1
132_F Entreegebouw 25,50 39,8 38,2 37,2 47,2 52,9
133_A Entreegebouw 1,50 45,5 45,1 43,2 53,2 59,4

133_B Entreegebouw 4,50 46,7 46,2 44,4 54,4 60,6
133_C Entreegebouw 7,50 45,8 45,1 43,8 53,8 60,0
133_D Entreegebouw 13,50 45,5 44,9 43,3 53,3 59,6
133_E Entreegebouw 19,50 45,7 45,0 43,5 53,5 59,6
133_F Entreegebouw 25,50 46,1 45,5 43,9 53,9 59,9

134_A Entreegebouw 1,50 46,9 46,6 44,8 54,8 60,7
134_B Entreegebouw 4,50 48,4 48,0 46,2 56,2 62,0
134_C Entreegebouw 7,50 48,5 48,2 46,3 56,3 62,0
134_D Entreegebouw 13,50 47,6 47,1 45,4 55,4 61,3
134_E Entreegebouw 19,50 47,7 47,2 45,5 55,5 61,2

134_F Entreegebouw 25,50 48,0 47,5 45,8 55,8 61,4
135_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- -- --
135_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- -- --
135_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- -- --
135_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

135_E Entreegebouw 19,50 32,0 31,4 30,5 40,5 46,7
135_F Entreegebouw 25,50 38,5 37,9 37,0 47,0 52,6
136_A Entreegebouw 1,50 39,9 38,3 37,2 47,2 54,7
136_B Entreegebouw 4,50 40,8 39,2 38,0 48,0 56,0
136_C Entreegebouw 7,50 41,0 39,3 38,2 48,2 56,3

136_D Entreegebouw 13,50 41,4 39,8 38,7 48,7 56,9
136_E Entreegebouw 19,50 41,7 40,1 39,0 49,0 57,0
136_F Entreegebouw 25,50 43,1 41,9 40,8 50,8 57,9
137_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- -- --
137_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- -- --

137_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- -- --
137_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- -- --
137_E Entreegebouw 19,50 31,9 31,2 30,3 40,3 46,4
137_F Entreegebouw 25,50 38,5 37,9 37,0 47,0 53,2
138_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- -- --

138_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- -- --
138_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- -- --
138_D Entreegebouw 13,50 -- -- -- -- --
138_E Entreegebouw 19,50 34,0 33,5 32,5 42,5 48,5
138_F Entreegebouw 25,50 39,3 38,6 37,7 47,7 53,5

139_A Entreegebouw 1,50 35,5 33,7 32,7 42,7 49,5
139_B Entreegebouw 4,50 36,2 34,2 33,3 43,3 50,1
139_C Entreegebouw 7,50 36,4 34,5 33,6 43,6 50,5
139_D Entreegebouw 10,50 36,8 34,9 34,0 44,0 50,8
139_E Entreegebouw 13,50 37,0 35,2 34,3 44,3 51,1

139_F Entreegebouw 16,50 37,0 35,5 34,6 44,6 51,5
140_A Entreegebouw 1,50 38,6 36,7 34,9 44,9 52,6
140_B Entreegebouw 4,50 39,5 37,5 35,6 45,6 53,5
140_C Entreegebouw 7,50 39,6 37,6 35,7 45,7 53,6
140_D Entreegebouw 10,50 39,8 37,8 36,0 46,0 53,8

140_E Entreegebouw 13,50 40,0 38,1 36,3 46,3 53,9
140_F Entreegebouw 16,50 40,2 38,4 36,6 46,6 54,2
141_A Entreegebouw 1,50 33,5 33,4 32,3 42,3 48,9
141_B Entreegebouw 4,50 30,9 30,5 29,4 39,4 45,8
141_C Entreegebouw 7,50 29,8 29,2 28,1 38,1 44,8

141_D Entreegebouw 10,50 30,3 29,6 28,6 38,6 45,2
141_E Entreegebouw 13,50 31,0 30,3 29,4 39,4 45,7
141_F Entreegebouw 16,50 33,3 32,7 31,7 41,7 47,8
142_A Entreegebouw 1,50 34,1 34,0 32,8 42,8 49,5
142_B Entreegebouw 4,50 30,5 29,9 28,6 38,6 45,5

142_C Entreegebouw 7,50 29,7 29,0 28,0 38,0 44,7
142_D Entreegebouw 10,50 30,0 29,3 28,3 38,3 44,9
142_E Entreegebouw 13,50 30,8 30,1 29,1 39,1 45,5
142_F Entreegebouw 16,50 33,3 32,6 31,6 41,6 47,9
143_A Entreegebouw 1,50 32,6 32,1 31,1 41,1 47,6

143_B Entreegebouw 4,50 31,7 31,1 30,1 40,1 46,6
143_C Entreegebouw 7,50 31,4 30,7 29,8 39,8 46,4
143_D Entreegebouw 10,50 31,9 31,2 30,3 40,3 46,8
143_E Entreegebouw 13,50 32,6 32,0 31,1 41,1 47,4
143_F Entreegebouw 16,50 34,0 33,3 32,3 42,3 48,4

144_A Entreegebouw 1,50 36,3 34,5 33,7 43,7 50,7
144_B Entreegebouw 4,50 36,9 35,0 34,2 44,2 51,2
144_C Entreegebouw 7,50 37,0 35,2 34,4 44,4 51,3
144_D Entreegebouw 10,50 37,3 35,6 34,8 44,8 51,7
144_E Entreegebouw 13,50 37,6 35,9 35,2 45,2 52,0

144_F Entreegebouw 16,50 38,0 36,5 35,6 45,6 52,2
145_A Entreegebouw 1,50 35,9 34,3 33,4 43,4 50,2
145_B Entreegebouw 4,50 36,6 34,8 34,0 44,0 50,8
145_C Entreegebouw 7,50 36,7 35,0 34,1 44,1 51,0
145_D Entreegebouw 10,50 37,1 35,4 34,5 44,5 51,3

145_E Entreegebouw 13,50 37,5 35,9 35,0 45,0 51,6
145_F Entreegebouw 16,50 37,9 36,5 35,5 45,5 52,0
146_A Entreegebouw 1,50 35,9 34,1 33,2 43,2 49,9
146_B Entreegebouw 4,50 36,6 34,6 33,7 43,7 50,5
146_C Entreegebouw 7,50 36,7 34,7 33,9 43,9 50,7

146_D Entreegebouw 10,50 37,0 35,2 34,3 44,3 51,0
146_E Entreegebouw 13,50 37,5 35,8 34,8 44,8 51,4
146_F Entreegebouw 16,50 37,7 36,4 35,3 45,3 51,7
147_A Entreegebouw 1,50 35,5 33,6 32,8 42,8 49,6
147_B Entreegebouw 4,50 36,1 34,1 33,4 43,4 50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

147_C Entreegebouw 7,50 36,3 34,2 33,5 43,5 50,5
147_D Entreegebouw 10,50 36,6 34,6 33,9 43,9 50,9
147_E Entreegebouw 13,50 37,0 35,1 34,4 44,4 51,2
147_F Entreegebouw 16,50 37,2 35,7 34,9 44,9 51,5
148_A Entreegebouw 1,50 37,5 35,5 34,3 44,3 51,7

148_B Entreegebouw 4,50 38,1 36,0 34,9 44,9 52,4
148_C Entreegebouw 7,50 38,1 36,0 35,0 45,0 52,5
148_D Entreegebouw 10,50 38,4 36,3 35,4 45,4 52,7
148_E Entreegebouw 13,50 38,6 36,6 35,7 45,7 52,9
148_F Entreegebouw 16,50 39,0 37,1 36,1 46,1 53,2

149_A Entreegebouw 1,50 40,2 39,5 38,9 48,9 55,2
149_B Entreegebouw 4,50 41,4 40,7 40,2 50,2 56,1
149_C Entreegebouw 7,50 41,2 40,5 39,7 49,7 55,1
149_D Entreegebouw 10,50 35,3 32,8 32,0 42,0 47,3
149_E Entreegebouw 13,50 35,6 33,2 32,4 42,4 47,6

149_F Entreegebouw 16,50 36,5 34,6 33,7 43,7 49,1
150_A Entreegebouw 1,50 40,3 39,8 38,0 48,0 54,4
150_B Entreegebouw 4,50 41,3 40,8 38,8 48,8 55,4
150_C Entreegebouw 7,50 40,9 40,5 38,2 48,2 53,7
150_D Entreegebouw 10,50 34,5 32,1 31,2 41,2 46,2

150_E Entreegebouw 13,50 34,8 32,4 31,6 41,6 46,6
150_F Entreegebouw 16,50 36,0 34,1 33,2 43,2 48,6
151_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- -- --
151_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- -- --
151_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- -- --

151_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- -- --
151_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- -- --
151_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- -- --
152_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- -- --
152_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- -- --

152_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- -- --
152_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- -- --
152_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- -- --
152_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- -- --
153_A Entreegebouw 1,50 -- -- -- -- --

153_B Entreegebouw 4,50 -- -- -- -- --
153_C Entreegebouw 7,50 -- -- -- -- --
153_D Entreegebouw 10,50 -- -- -- -- --
153_E Entreegebouw 13,50 -- -- -- -- --
153_F Entreegebouw 16,50 -- -- -- -- --

154_A Entreegebouw 1,50 40,7 40,4 38,4 48,4 54,2
154_B Entreegebouw 4,50 41,7 41,4 39,3 49,3 55,2
154_C Entreegebouw 7,50 41,8 41,5 38,9 48,9 54,5
154_D Entreegebouw 10,50 34,7 32,2 31,4 41,4 46,4
154_E Entreegebouw 13,50 34,9 32,6 31,7 41,7 46,8

154_F Entreegebouw 16,50 36,1 34,2 33,3 43,3 48,7
155_A Entreegebouw 1,50 40,9 40,5 38,7 48,7 55,1
155_B Entreegebouw 4,50 42,0 41,7 39,8 49,8 56,3
155_C Entreegebouw 7,50 42,1 41,8 39,9 49,9 55,5
155_D Entreegebouw 10,50 34,8 32,3 31,5 41,5 46,5

155_E Entreegebouw 13,50 35,0 32,7 31,8 41,8 46,9
155_F Entreegebouw 16,50 36,2 34,3 33,4 43,4 48,8
156_A Entreegebouw 1,50 41,7 41,2 39,8 49,8 54,8
156_B Entreegebouw 4,50 43,1 42,7 41,1 51,1 55,9
156_C Entreegebouw 7,50 43,1 42,7 40,8 50,8 54,9

156_D Entreegebouw 10,50 34,9 32,4 31,6 41,6 46,7
156_E Entreegebouw 13,50 35,2 32,8 32,0 42,0 47,1
156_F Entreegebouw 16,50 36,3 34,4 33,5 43,5 48,9
157_A Entreegebouw 1,50 42,3 42,0 40,3 50,3 55,8
157_B Entreegebouw 4,50 43,7 43,4 41,7 51,7 57,0

157_C Entreegebouw 7,50 43,6 43,3 41,3 51,3 56,1
157_D Entreegebouw 10,50 35,1 32,6 31,8 41,8 47,0
157_E Entreegebouw 13,50 35,4 33,0 32,1 42,1 47,4
157_F Entreegebouw 16,50 36,5 34,5 33,6 43,6 49,1
158_A Entreegebouw 1,50 41,2 40,9 38,7 48,7 54,8

158_B Entreegebouw 4,50 42,4 42,2 39,9 49,9 55,8
158_C Entreegebouw 7,50 42,3 42,1 39,3 49,3 54,8
158_D Entreegebouw 10,50 34,6 32,1 31,3 41,3 46,3
158_E Entreegebouw 13,50 34,8 32,5 31,6 41,6 46,6
158_F Entreegebouw 16,50 36,0 34,1 33,2 43,2 48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

159_A Eiland 1 1,50 30,3 29,2 28,2 38,2 44,9
159_B Eiland 1 4,50 30,9 29,8 28,8 38,8 45,2
159_C Eiland 1 7,50 31,1 29,9 28,9 38,9 45,3
159_D Eiland 1 10,50 31,8 30,7 29,7 39,7 46,0
159_E Eiland 1 13,50 33,0 31,8 30,8 40,8 47,1

159_F Eiland 1 16,50 34,8 33,4 32,4 42,4 48,5
160_A Eiland 1 1,50 31,1 29,8 28,8 38,8 45,4
160_B Eiland 1 4,50 31,5 30,1 29,1 39,1 45,7
160_C Eiland 1 7,50 31,6 30,3 29,3 39,3 45,5
160_D Eiland 1 10,50 32,6 31,2 30,2 40,2 46,3

160_E Eiland 1 13,50 33,8 32,3 31,3 41,3 47,4
160_F Eiland 1 16,50 36,0 34,2 33,3 43,3 49,1
161_A Eiland 1 1,50 31,0 29,6 28,5 38,5 45,4
161_B Eiland 1 4,50 31,1 29,9 28,9 38,9 45,4
161_C Eiland 1 7,50 31,4 30,1 29,1 39,1 45,4

161_D Eiland 1 10,50 32,2 31,0 30,0 40,0 46,2
161_E Eiland 1 13,50 33,3 32,0 31,1 41,1 47,2
161_F Eiland 1 16,50 35,4 33,9 33,0 43,0 48,8
162_A Eiland 1 1,50 33,5 32,6 31,5 41,5 48,1
162_B Eiland 1 4,50 34,6 33,7 32,5 42,5 48,9

162_C Eiland 1 7,50 35,2 34,3 32,7 42,7 49,4
162_D Eiland 1 10,50 36,9 36,3 34,5 44,5 51,2
162_E Eiland 1 13,50 34,2 33,1 32,1 42,1 48,8
162_F Eiland 1 16,50 37,3 35,6 34,7 44,7 51,3
163_A Eiland 1 1,50 30,5 29,3 28,3 38,3 44,9

163_B Eiland 1 4,50 31,0 29,9 28,8 38,8 45,3
163_C Eiland 1 7,50 31,2 30,0 29,0 39,0 45,4
163_D Eiland 1 10,50 31,9 30,8 29,8 39,8 46,1
163_E Eiland 1 13,50 33,0 31,9 30,9 40,9 47,1
163_F Eiland 1 16,50 35,1 33,6 32,6 42,6 48,6

164_A Eiland 1 1,50 30,3 29,2 28,2 38,2 45,0
164_B Eiland 1 4,50 30,8 29,8 28,8 38,8 45,4
164_C Eiland 1 7,50 31,0 29,9 28,9 38,9 45,5
164_D Eiland 1 10,50 31,7 30,6 29,7 39,7 46,0
164_E Eiland 1 13,50 32,8 31,7 30,7 40,7 47,1

164_F Eiland 1 16,50 34,3 33,2 32,2 42,2 48,4
165_A Eiland 1 1,50 31,4 30,1 29,2 39,2 45,5
165_B Eiland 1 4,50 31,9 30,5 29,7 39,7 45,8
165_C Eiland 1 7,50 32,1 30,6 29,7 39,7 45,9
165_D Eiland 1 10,50 33,1 31,5 30,6 40,6 46,8

165_E Eiland 1 13,50 34,5 32,7 31,8 41,8 47,9
165_F Eiland 1 16,50 36,3 34,5 33,6 43,6 49,7
166_A Eiland 1 1,50 30,3 29,3 28,4 38,4 45,2
166_B Eiland 1 4,50 30,8 29,8 28,9 38,9 45,5
166_C Eiland 1 7,50 31,0 29,9 29,0 39,0 45,5

166_D Eiland 1 10,50 31,7 30,6 29,8 39,8 46,2
166_E Eiland 1 13,50 32,8 31,7 30,8 40,8 47,2
166_F Eiland 1 16,50 34,1 33,1 32,2 42,2 48,4
167_A Eiland 1 1,50 30,3 29,2 28,2 38,2 44,9
167_B Eiland 1 4,50 30,8 29,8 28,7 38,7 45,2

167_C Eiland 1 7,50 31,0 29,9 28,8 38,8 45,3
167_D Eiland 1 10,50 31,8 30,6 29,6 39,6 46,0
167_E Eiland 1 13,50 32,9 31,7 30,7 40,7 47,0
167_F Eiland 1 16,50 34,4 33,2 32,3 42,3 48,4
168_A Eiland 1 1,50 31,8 30,4 29,5 39,5 45,7

168_B Eiland 1 4,50 32,2 30,8 29,9 39,9 46,0
168_C Eiland 1 7,50 32,4 31,0 30,1 40,1 46,3
168_D Eiland 1 10,50 33,2 31,8 30,9 40,9 47,2
168_E Eiland 1 13,50 34,4 32,9 32,0 42,0 48,2
168_F Eiland 1 16,50 36,8 35,0 34,1 44,1 50,1

169_A Eiland 1 1,50 31,8 31,0 29,9 39,9 46,4
169_B Eiland 1 4,50 32,7 31,9 30,8 40,8 47,1
169_C Eiland 1 7,50 33,2 32,3 31,2 41,2 47,5
169_D Eiland 1 10,50 34,7 33,8 32,7 42,7 48,9
169_E Eiland 1 13,50 29,5 28,8 27,7 37,7 44,1

169_F Eiland 1 16,50 34,8 34,0 33,0 43,0 49,3
170_A Eiland 1 1,50 31,9 31,1 30,0 40,0 46,4
170_B Eiland 1 4,50 32,8 32,0 30,9 40,9 47,1
170_C Eiland 1 7,50 33,3 32,4 31,3 41,3 47,4
170_D Eiland 1 10,50 34,6 33,7 32,6 42,6 48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

170_E Eiland 1 13,50 29,5 28,8 27,7 37,7 44,1
170_F Eiland 1 16,50 34,8 34,0 33,0 43,0 49,3
171_A Eiland 1 1,50 34,5 34,0 31,4 41,4 47,3
171_B Eiland 1 4,50 32,8 31,9 30,9 40,9 47,2
171_C Eiland 1 7,50 33,3 32,4 31,4 41,4 47,5

171_D Eiland 1 10,50 34,6 33,8 32,8 42,8 49,0
171_E Eiland 1 13,50 29,6 28,8 27,8 37,8 44,1
171_F Eiland 1 16,50 34,9 34,0 33,0 43,0 49,3
172_A Eiland 1 1,50 34,9 34,4 32,0 42,0 48,1
172_B Eiland 1 4,50 33,0 32,1 31,0 41,0 47,5

172_C Eiland 1 7,50 33,4 32,5 31,5 41,5 48,0
172_D Eiland 1 10,50 35,0 34,0 32,9 42,9 49,5
172_E Eiland 1 13,50 29,7 28,9 27,9 37,9 44,2
172_F Eiland 1 16,50 34,9 34,0 33,1 43,1 49,3
173_A Eiland 1 1,50 31,7 31,0 30,0 40,0 46,5

173_B Eiland 1 4,50 32,5 31,8 30,7 40,7 47,1
173_C Eiland 1 7,50 33,1 32,2 31,2 41,2 47,5
173_D Eiland 1 10,50 34,6 33,7 32,7 42,7 48,8
173_E Eiland 1 13,50 29,6 28,8 27,8 37,8 44,1
173_F Eiland 1 16,50 34,8 34,0 33,0 43,0 49,3

174_A Eiland 1 1,50 35,7 35,4 32,5 42,5 48,3
174_B Eiland 1 4,50 35,5 35,1 32,7 42,7 48,2
174_C Eiland 1 7,50 33,6 32,9 31,9 41,9 47,8
174_D Eiland 1 10,50 34,8 34,2 33,3 43,3 49,3
174_E Eiland 1 13,50 30,5 29,6 28,6 38,6 44,9

174_F Eiland 1 16,50 35,1 34,3 33,3 43,3 49,5
175_A Eiland 1 1,50 32,4 31,7 30,8 40,8 47,3
175_B Eiland 1 4,50 32,9 32,2 31,1 41,1 47,5
175_C Eiland 1 7,50 33,0 32,1 31,0 41,0 47,5
175_D Eiland 1 10,50 34,4 33,5 32,5 42,5 48,7

175_E Eiland 1 13,50 30,0 29,3 28,3 38,3 44,8
175_F Eiland 1 16,50 34,8 34,0 33,0 43,0 49,4
176_A Eiland 1 1,50 35,0 34,5 32,3 42,3 48,0
176_B Eiland 1 4,50 32,9 32,2 31,1 41,1 47,4
176_C Eiland 1 7,50 33,5 32,7 31,6 41,6 47,8

176_D Eiland 1 10,50 35,0 34,1 33,0 43,0 49,3
176_E Eiland 1 13,50 29,8 29,1 28,1 38,1 44,3
176_F Eiland 1 16,50 35,0 34,2 33,1 43,1 49,4
177_A Eiland 1 1,50 34,7 34,0 33,0 43,0 49,8
177_B Eiland 1 4,50 35,3 34,7 33,7 43,7 50,6

177_C Eiland 1 7,50 35,1 34,4 33,2 43,2 49,6
177_D Eiland 1 10,50 36,4 35,8 34,1 44,1 50,2
177_E Eiland 1 13,50 34,4 33,7 32,7 42,7 49,0
177_F Eiland 1 16,50 35,2 34,2 33,3 43,3 49,8
178_A Eiland 1 1,50 31,8 31,1 30,0 40,0 46,6

178_B Eiland 1 4,50 32,5 31,8 30,7 40,7 47,1
178_C Eiland 1 7,50 33,1 32,3 31,2 41,2 47,6
178_D Eiland 1 10,50 34,5 33,7 32,6 42,6 48,8
178_E Eiland 1 13,50 29,7 28,9 27,9 37,9 44,3
178_F Eiland 1 16,50 34,8 34,0 33,0 43,0 49,3

179_A Eiland 1 1,50 30,5 29,7 28,7 38,7 46,0
179_B Eiland 1 4,50 30,8 30,1 29,1 39,1 46,0
179_C Eiland 1 7,50 30,7 30,0 29,1 39,1 46,0
179_D Eiland 1 10,50 31,5 30,8 29,9 39,9 46,6
179_E Eiland 1 13,50 32,4 31,6 30,6 40,6 47,3

179_F Eiland 1 16,50 33,8 33,1 32,1 42,1 48,6
180_A Eiland 1 1,50 32,8 32,1 31,4 41,4 49,2
180_B Eiland 1 4,50 33,2 32,6 31,9 41,9 49,5
180_C Eiland 1 7,50 33,3 32,7 32,0 42,0 49,6
180_D Eiland 1 10,50 34,4 33,9 33,2 43,2 50,6

180_E Eiland 1 13,50 32,8 32,1 31,2 41,2 47,7
180_F Eiland 1 16,50 34,9 34,1 33,1 43,1 49,3
181_A Eiland 1 1,50 30,8 29,9 28,6 38,6 45,7
181_B Eiland 1 4,50 31,3 30,4 29,1 39,1 46,0
181_C Eiland 1 7,50 31,4 30,4 29,2 39,2 46,1

181_D Eiland 1 10,50 31,9 30,9 29,7 39,7 46,6
181_E Eiland 1 13,50 32,7 31,7 30,7 40,7 47,4
181_F Eiland 1 16,50 34,0 33,1 32,1 42,1 48,7
182_A Eiland 1 1,50 30,6 29,7 28,7 38,7 45,7
182_B Eiland 1 4,50 31,0 30,2 29,2 39,2 45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

182_C Eiland 1 7,50 31,1 30,3 29,3 39,3 46,0
182_D Eiland 1 10,50 31,7 30,9 29,9 39,9 46,5
182_E Eiland 1 13,50 32,5 31,7 30,8 40,8 47,3
182_F Eiland 1 16,50 34,0 33,2 32,3 42,3 48,6
183_A Eiland 1 1,50 30,6 29,6 28,7 38,7 45,8

183_B Eiland 1 4,50 31,0 30,0 29,1 39,1 45,9
183_C Eiland 1 7,50 31,0 30,0 29,1 39,1 45,9
183_D Eiland 1 10,50 31,7 30,7 29,7 39,7 46,5
183_E Eiland 1 13,50 32,7 31,7 30,7 40,7 47,5
183_F Eiland 1 16,50 34,0 33,1 32,1 42,1 48,6

184_A Eiland 1 1,50 30,7 29,9 28,6 38,6 46,0
184_B Eiland 1 4,50 31,1 30,4 29,1 39,1 46,2
184_C Eiland 1 7,50 31,1 30,5 29,2 39,2 46,2
184_D Eiland 1 10,50 31,9 31,1 30,0 40,0 46,9
184_E Eiland 1 13,50 32,8 32,0 30,8 40,8 47,5

184_F Eiland 1 16,50 34,2 33,5 32,3 42,3 48,9
185_A Eiland 1 1,50 32,1 31,3 30,4 40,4 47,4
185_B Eiland 1 4,50 32,7 31,9 30,9 40,9 47,8
185_C Eiland 1 7,50 33,1 32,2 31,3 41,3 48,1
185_D Eiland 1 10,50 34,5 33,7 32,9 42,9 49,5

185_E Eiland 1 13,50 29,4 28,6 27,7 37,7 44,3
185_F Eiland 1 16,50 34,6 33,8 32,8 42,8 49,3
186_A Eiland 1 1,50 32,7 31,8 30,8 40,8 47,6
186_B Eiland 1 4,50 33,1 32,3 31,2 41,2 47,9
186_C Eiland 1 7,50 33,4 32,5 31,5 41,5 48,1

186_D Eiland 1 10,50 34,2 33,4 32,5 42,5 49,0
186_E Eiland 1 13,50 30,2 29,4 28,4 38,4 45,0
186_F Eiland 1 16,50 35,0 34,2 33,1 43,1 49,7
187_A Eiland 1 1,50 32,3 31,4 30,4 40,4 47,1
187_B Eiland 1 4,50 32,8 31,9 30,8 40,8 47,4

187_C Eiland 1 7,50 33,1 32,2 31,1 41,1 47,6
187_D Eiland 1 10,50 34,3 33,4 32,4 42,4 48,7
187_E Eiland 1 13,50 29,9 29,1 28,1 38,1 44,6
187_F Eiland 1 16,50 35,1 34,2 33,2 43,2 49,7
188_A Eiland 1 1,50 32,0 31,2 30,2 40,2 46,9

188_B Eiland 1 4,50 32,6 31,8 30,7 40,7 47,3
188_C Eiland 1 7,50 32,9 32,0 31,0 41,0 47,6
188_D Eiland 1 10,50 34,3 33,4 32,4 42,4 48,9
188_E Eiland 1 13,50 29,6 28,8 27,9 37,9 44,4
188_F Eiland 1 16,50 34,8 34,1 33,2 43,2 49,6

189_A Eiland 1 1,50 32,0 31,2 30,1 40,1 47,1
189_B Eiland 1 4,50 32,6 31,8 30,6 40,6 47,5
189_C Eiland 1 7,50 32,9 32,1 31,0 41,0 47,8
189_D Eiland 1 10,50 34,3 33,4 32,4 42,4 49,2
189_E Eiland 1 13,50 29,6 28,9 27,8 37,8 44,4

189_F Eiland 1 16,50 34,9 34,2 33,0 43,0 49,6
190_A Eiland 1 1,50 32,9 31,9 31,1 41,1 48,0
190_B Eiland 1 4,50 33,5 32,6 31,9 41,9 49,2
190_C Eiland 1 7,50 33,1 32,1 31,0 41,0 47,9
190_D Eiland 1 10,50 33,9 33,2 31,8 41,8 48,2

190_E Eiland 1 13,50 32,9 32,0 31,1 41,1 47,7
190_F Eiland 1 16,50 34,5 33,6 32,6 42,6 49,0
191_A Eiland 2 1,50 32,9 32,2 31,2 41,2 47,6
191_B Eiland 2 4,50 33,7 32,9 31,9 41,9 48,1
191_C Eiland 2 7,50 34,9 34,2 32,9 42,9 49,7

191_D Eiland 2 10,50 36,7 36,2 34,4 44,4 51,4
191_E Eiland 2 13,50 39,5 38,9 37,8 47,8 54,5
192_A Eiland 2 1,50 37,1 35,0 34,1 44,1 50,7
192_B Eiland 2 4,50 37,3 35,4 34,5 44,5 51,2
192_C Eiland 2 7,50 37,9 36,0 34,9 44,9 52,0

192_D Eiland 2 10,50 38,4 36,5 35,5 45,5 52,0
192_E Eiland 2 13,50 39,4 37,8 36,7 46,7 53,3
193_A Eiland 2 1,50 33,2 32,4 32,0 42,0 48,1
193_B Eiland 2 4,50 33,6 32,8 32,4 42,4 48,5
193_C Eiland 2 7,50 32,8 31,7 30,8 40,8 47,3

193_D Eiland 2 10,50 34,2 33,1 32,2 42,2 48,7
193_E Eiland 2 13,50 36,5 35,4 34,4 44,4 50,7
194_A Eiland 2 1,50 33,1 32,4 31,7 41,7 47,5
194_B Eiland 2 4,50 34,0 33,3 32,7 42,7 48,1
194_C Eiland 2 7,50 36,2 35,7 35,2 45,2 49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

194_D Eiland 2 10,50 35,2 34,4 33,4 43,4 49,5
194_E Eiland 2 13,50 36,9 36,2 35,5 45,5 51,3
195_A Eiland 2 1,50 30,6 29,8 28,9 38,9 46,0
195_B Eiland 2 4,50 31,2 30,4 29,6 39,6 46,5
195_C Eiland 2 7,50 32,1 31,3 30,4 40,4 47,2

195_D Eiland 2 10,50 33,4 32,5 31,7 41,7 48,4
195_E Eiland 2 13,50 34,6 33,7 32,8 42,8 49,1
196_A Eiland 2 1,50 32,8 32,5 31,6 41,6 47,5
196_B Eiland 2 4,50 32,2 31,5 30,6 40,6 47,0
196_C Eiland 2 7,50 32,5 31,6 30,7 40,7 47,1

196_D Eiland 2 10,50 33,7 32,8 31,9 41,9 48,3
196_E Eiland 2 13,50 35,5 34,4 33,5 43,5 49,7
197_A Eiland 2 1,50 33,7 32,6 31,6 41,6 48,0
197_B Eiland 2 4,50 34,5 33,4 32,4 42,4 48,7
197_C Eiland 2 7,50 35,9 34,8 33,6 43,6 50,0

197_D Eiland 2 10,50 38,6 37,3 35,7 45,7 52,5
197_E Eiland 2 13,50 40,6 39,6 38,1 48,1 54,5
198_A Eiland 2 1,50 34,3 33,8 32,7 42,7 49,0
198_B Eiland 2 4,50 35,2 34,7 33,6 43,6 50,3
198_C Eiland 2 7,50 36,4 35,9 34,8 44,8 51,3

198_D Eiland 2 10,50 36,7 36,1 34,8 44,8 50,5
198_E Eiland 2 13,50 38,8 38,1 36,7 46,7 52,4
199_A Eiland 2 1,50 30,1 29,4 28,4 38,4 44,9
199_B Eiland 2 4,50 30,9 30,1 29,3 39,3 45,7
199_C Eiland 2 7,50 31,9 31,1 30,2 40,2 46,4

199_D Eiland 2 10,50 33,3 32,5 31,6 41,6 47,9
199_E Eiland 2 13,50 34,6 33,7 32,8 42,8 49,1
200_A Eiland 2 1,50 30,4 29,5 28,7 38,7 45,2
200_B Eiland 2 4,50 30,8 29,9 29,1 39,1 45,4
200_C Eiland 2 7,50 31,6 30,7 29,7 39,7 46,1

200_D Eiland 2 10,50 33,1 32,1 31,1 41,1 47,6
200_E Eiland 2 13,50 35,1 34,0 33,0 43,0 49,3
201_A Eiland 2 1,50 30,8 30,1 28,7 38,7 45,1
201_B Eiland 2 4,50 31,3 30,6 29,2 39,2 45,7
201_C Eiland 2 7,50 31,7 30,9 29,9 39,9 46,4

201_D Eiland 2 10,50 32,9 32,0 31,0 41,0 47,4
201_E Eiland 2 13,50 34,7 33,7 32,7 42,7 49,0
202_A Eiland 2 1,50 32,3 31,8 30,3 40,3 46,9
202_B Eiland 2 4,50 31,6 30,7 29,7 39,7 46,3
202_C Eiland 2 7,50 32,3 31,3 30,3 40,3 46,8

202_D Eiland 2 10,50 33,7 32,6 31,6 41,6 48,2
202_E Eiland 2 13,50 35,6 34,4 33,4 43,4 49,9
203_A Eiland 2 1,50 31,0 30,3 29,1 39,1 45,0
203_B Eiland 2 4,50 31,7 31,0 29,9 39,9 45,7
203_C Eiland 2 7,50 32,5 31,8 30,6 40,6 46,5

203_D Eiland 2 10,50 33,5 32,7 31,5 41,5 47,8
203_E Eiland 2 13,50 34,7 33,7 32,8 42,8 48,9
204_A Eiland 2 1,50 34,3 33,1 32,1 42,1 49,3
204_B Eiland 2 4,50 36,0 35,0 33,4 43,4 50,3
204_C Eiland 2 7,50 37,0 36,2 34,8 44,8 51,4

204_D Eiland 2 10,50 38,0 37,0 35,7 45,7 52,8
204_E Eiland 2 13,50 39,8 38,7 37,7 47,7 54,9
205_A Eiland 2 1,50 34,8 33,3 32,5 42,5 48,7
205_B Eiland 2 4,50 35,6 34,1 33,3 43,3 49,3
205_C Eiland 2 7,50 36,2 34,7 33,9 43,9 49,8

205_D Eiland 2 10,50 36,9 35,6 34,7 44,7 50,5
205_E Eiland 2 13,50 39,5 38,6 37,4 47,4 53,0
206_A Eiland 2 1,50 30,0 29,2 28,3 38,3 44,7
206_B Eiland 2 4,50 30,6 29,7 28,9 38,9 45,3
206_C Eiland 2 7,50 31,4 30,6 29,6 39,6 45,9

206_D Eiland 2 10,50 32,9 32,0 31,0 41,0 47,4
206_E Eiland 2 13,50 34,7 33,8 32,9 42,9 49,1
207_A Eiland 2 1,50 29,8 29,0 28,1 38,1 44,6
207_B Eiland 2 4,50 30,6 29,8 28,9 38,9 45,3
207_C Eiland 2 7,50 31,5 30,7 29,8 39,8 46,2

207_D Eiland 2 10,50 32,9 31,9 31,0 41,0 47,4
207_E Eiland 2 13,50 34,7 33,8 32,8 42,8 49,1
208_A Eiland 2 1,50 34,0 33,3 32,1 42,1 47,9
208_B Eiland 2 4,50 34,2 33,4 32,4 42,4 48,2
208_C Eiland 2 7,50 35,8 34,8 33,5 43,5 49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

208_D Eiland 2 10,50 37,1 35,7 34,6 44,6 51,2
208_E Eiland 2 13,50 40,0 38,9 37,3 47,3 53,9
209_A Eiland 2 1,50 33,4 32,6 31,5 41,5 47,9
209_B Eiland 2 4,50 34,2 33,4 32,4 42,4 48,6
209_C Eiland 2 7,50 35,6 34,7 33,6 43,6 49,8

209_D Eiland 2 10,50 38,4 37,3 35,8 45,8 52,5
209_E Eiland 2 13,50 40,6 39,7 38,2 48,2 54,7
210_A Eiland 2 1,50 33,4 32,4 31,5 41,5 47,9
210_B Eiland 2 4,50 34,2 33,2 32,3 42,3 48,6
210_C Eiland 2 7,50 35,9 34,7 33,6 43,6 49,8

210_D Eiland 2 10,50 38,4 37,0 35,5 45,5 52,3
210_E Eiland 2 13,50 40,5 39,5 38,0 48,0 54,3
211_A Eiland 2 1,50 33,8 32,6 31,6 41,6 47,6
211_B Eiland 2 4,50 34,5 33,3 32,3 42,3 48,3
211_C Eiland 2 7,50 35,5 34,4 33,4 43,4 49,3

211_D Eiland 2 10,50 38,0 36,8 35,4 45,4 51,9
211_E Eiland 2 13,50 40,4 39,5 38,0 48,0 54,5
212_A Eiland 2 1,50 33,2 32,3 31,3 41,3 47,7
212_B Eiland 2 4,50 33,9 33,0 31,9 41,9 48,2
212_C Eiland 2 7,50 35,7 34,5 33,4 43,4 49,4

212_D Eiland 2 10,50 37,8 36,2 35,1 45,1 52,0
212_E Eiland 2 13,50 40,3 39,2 37,6 47,6 54,1
213_A Eiland 2 1,50 43,6 43,0 42,8 52,8 59,8
213_B Eiland 2 4,50 43,7 43,1 42,9 52,9 60,1
213_C Eiland 2 7,50 43,7 43,1 42,8 52,8 59,9

213_D Eiland 2 10,50 43,7 43,1 42,8 52,8 59,8
213_E Eiland 2 13,50 43,7 43,1 42,8 52,8 59,7
214_A Eiland 2 1,50 30,5 29,7 28,6 38,6 45,5
214_B Eiland 2 4,50 31,1 30,3 29,2 39,2 46,0
214_C Eiland 2 7,50 31,9 31,0 30,0 40,0 46,6

214_D Eiland 2 10,50 33,1 32,2 31,1 41,1 47,8
214_E Eiland 2 13,50 34,8 34,0 33,0 43,0 49,3
215_A Eiland 2 1,50 43,1 42,6 42,4 52,4 59,5
215_B Eiland 2 4,50 43,3 42,7 42,5 52,5 59,9
215_C Eiland 2 7,50 43,3 42,7 42,5 52,5 59,8

215_D Eiland 2 10,50 43,3 42,7 42,5 52,5 59,7
215_E Eiland 2 13,50 43,3 42,7 42,5 52,5 59,5
216_A Eiland 2 1,50 30,1 29,3 28,3 38,3 45,0
216_B Eiland 2 4,50 30,8 30,0 29,0 39,0 45,7
216_C Eiland 2 7,50 31,6 30,7 29,8 39,8 46,3

216_D Eiland 2 10,50 32,8 32,0 31,1 41,1 47,5
216_E Eiland 2 13,50 34,6 33,8 32,9 42,9 49,0
217_A Eiland 2 1,50 45,7 45,3 44,4 54,4 61,0
217_B Eiland 2 4,50 45,8 45,4 44,4 54,4 61,2
217_C Eiland 2 7,50 45,8 45,4 44,4 54,4 61,0

217_D Eiland 2 10,50 45,7 45,3 44,3 54,3 60,8
217_E Eiland 2 13,50 45,7 45,3 44,3 54,3 60,7
218_A Eiland 2 1,50 40,1 39,7 39,3 49,3 57,2
218_B Eiland 2 4,50 40,0 39,6 39,3 49,3 57,1
218_C Eiland 2 7,50 40,0 39,6 39,2 49,2 56,9

218_D Eiland 2 10,50 40,0 39,6 39,2 49,2 56,8
218_E Eiland 2 13,50 41,3 40,8 40,3 50,3 57,6
219_A Eiland 2 1,50 44,3 43,8 43,6 53,6 60,3
219_B Eiland 2 4,50 44,4 43,9 43,6 53,6 60,6
219_C Eiland 2 7,50 44,4 43,8 43,5 53,5 60,4

219_D Eiland 2 10,50 44,4 43,8 43,5 53,5 60,3
219_E Eiland 2 13,50 44,4 43,8 43,5 53,5 60,1
220_A Eiland 2 1,50 30,6 29,8 28,9 38,9 45,6
220_B Eiland 2 4,50 31,3 30,5 29,5 39,5 46,2
220_C Eiland 2 7,50 32,0 31,1 30,2 40,2 46,7

220_D Eiland 2 10,50 33,1 32,2 31,3 41,3 47,8
220_E Eiland 2 13,50 34,8 34,0 33,0 43,0 49,1
221_A Eiland 2 1,50 38,5 38,0 37,6 47,6 55,4
221_B Eiland 2 4,50 38,4 37,9 37,5 47,5 55,2
221_C Eiland 2 7,50 38,5 38,0 37,6 47,6 55,2

221_D Eiland 2 10,50 38,7 38,2 37,7 47,7 55,2
221_E Eiland 2 13,50 39,1 38,5 38,1 48,1 55,4
222_A Eiland 2 1,50 29,8 29,0 28,1 38,1 45,3
222_B Eiland 2 4,50 30,5 29,7 28,8 38,8 45,9
222_C Eiland 2 7,50 31,4 30,6 29,7 39,7 46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

222_D Eiland 2 10,50 32,7 31,9 30,9 40,9 47,8
222_E Eiland 2 13,50 34,4 33,6 32,8 42,8 49,3
223_A Eiland 2 1,50 32,4 31,8 31,1 41,1 50,7
223_B Eiland 2 4,50 32,9 32,2 31,5 41,5 50,8
223_C Eiland 2 7,50 33,4 32,7 32,0 42,0 51,0

223_D Eiland 2 10,50 34,2 33,5 32,9 42,9 51,4
223_E Eiland 2 13,50 35,7 35,1 34,4 44,4 52,2
224_A Eiland 2 1,50 30,9 30,2 29,3 39,3 46,7
224_B Eiland 2 4,50 31,6 30,8 29,9 39,9 47,2
224_C Eiland 2 7,50 32,2 31,4 30,6 40,6 47,8

224_D Eiland 2 10,50 33,2 32,3 31,5 41,5 48,5
224_E Eiland 2 13,50 34,8 34,0 33,1 43,1 49,8
225_A Eiland 2 1,50 42,5 42,0 41,9 51,9 58,6
225_B Eiland 2 4,50 42,7 42,1 42,0 52,0 59,0
225_C Eiland 2 7,50 42,7 42,2 42,0 52,0 59,0

225_D Eiland 2 10,50 42,7 42,2 42,1 52,1 58,9
225_E Eiland 2 13,50 42,8 42,3 42,1 52,1 58,8
226_A Eiland 2 1,50 29,8 28,9 27,8 37,8 44,7
226_B Eiland 2 4,50 30,5 29,6 28,6 38,6 45,4
226_C Eiland 2 7,50 31,3 30,4 29,4 39,4 46,1

226_D Eiland 2 10,50 32,7 31,8 30,9 40,9 47,5
226_E Eiland 2 13,50 34,4 33,6 32,6 42,6 48,9
227_A Eiland 2 1,50 39,5 39,1 38,6 48,6 57,0
227_B Eiland 2 4,50 39,5 39,0 38,6 48,6 57,1
227_C Eiland 2 7,50 39,6 39,0 38,6 48,6 57,0

227_D Eiland 2 10,50 39,7 39,2 38,7 48,7 56,9
227_E Eiland 2 13,50 40,0 39,4 39,0 49,0 57,0
228_A Eiland 2 1,50 29,5 28,5 27,6 37,6 44,5
228_B Eiland 2 4,50 30,2 29,3 28,3 38,3 45,2
228_C Eiland 2 7,50 31,1 30,2 29,3 39,3 46,0

228_D Eiland 2 10,50 32,7 31,7 30,8 40,8 47,5
228_E Eiland 2 13,50 34,3 33,4 32,5 42,5 49,0
229_A Eiland 2 1,50 32,7 31,9 30,9 40,9 47,5
229_B Eiland 2 4,50 33,7 32,9 31,9 41,9 48,3
229_C Eiland 2 7,50 35,1 34,0 32,9 42,9 49,3

229_D Eiland 2 10,50 36,6 35,3 34,3 44,3 50,5
229_E Eiland 2 13,50 39,6 38,7 37,4 47,4 53,7
230_A Eiland 2 1,50 32,5 31,8 30,4 40,4 46,4
230_B Eiland 2 4,50 33,3 32,8 30,8 40,8 46,9
230_C Eiland 2 7,50 35,6 35,0 32,7 42,7 48,5

230_D Eiland 2 10,50 31,9 30,0 29,1 39,1 45,0
230_E Eiland 2 13,50 36,5 35,1 34,2 44,2 50,7
231_A Eiland 2 1,50 32,6 31,9 30,9 40,9 47,6
231_B Eiland 2 4,50 33,7 32,8 31,8 41,8 48,4
231_C Eiland 2 7,50 35,2 34,1 33,0 43,0 49,3

231_D Eiland 2 10,50 36,5 35,3 34,2 44,2 50,4
231_E Eiland 2 13,50 39,6 38,6 37,4 47,4 53,5
232_A Eiland 2 1,50 31,4 30,5 29,8 39,8 46,1
232_B Eiland 2 4,50 31,9 30,9 30,0 40,0 46,0
232_C Eiland 2 7,50 33,4 32,0 30,9 40,9 46,9

232_D Eiland 2 10,50 33,3 31,5 30,5 40,5 47,1
232_E Eiland 2 13,50 37,7 36,3 35,3 45,3 52,2
233_A Eiland 2 1,50 33,1 32,3 31,3 41,3 47,8
233_B Eiland 2 4,50 34,0 33,1 32,0 42,0 48,6
233_C Eiland 2 7,50 35,2 34,2 33,1 43,1 49,1

233_D Eiland 2 10,50 36,0 35,0 33,9 43,9 49,8
233_E Eiland 2 13,50 39,2 38,4 37,0 47,0 53,0
234_A Eiland 2 1,50 32,6 31,7 30,8 40,8 47,4
234_B Eiland 2 4,50 33,7 32,8 31,9 41,9 48,6
234_C Eiland 2 7,50 34,9 34,0 33,5 43,5 50,2

234_D Eiland 2 10,50 35,4 34,3 33,3 43,3 50,1
234_E Eiland 2 13,50 37,5 36,2 34,9 44,9 52,0
235_A Eiland 2 1,50 32,7 32,0 31,0 41,0 47,7
235_B Eiland 2 4,50 33,7 33,0 32,0 42,0 48,4
235_C Eiland 2 7,50 34,7 33,9 32,9 42,9 49,2

235_D Eiland 2 10,50 36,4 35,3 34,3 44,3 50,7
235_E Eiland 2 13,50 39,5 38,7 37,3 47,3 53,7
236_A Eiland 2 1,50 32,1 31,6 30,5 40,5 46,4
236_B Eiland 2 4,50 33,3 32,9 30,8 40,8 47,1
236_C Eiland 2 7,50 35,7 35,3 32,8 42,8 50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

236_D Eiland 2 10,50 30,6 28,9 28,0 38,0 44,4
236_E Eiland 2 13,50 35,6 34,7 33,7 43,7 50,4
237_A Eiland 2 1,50 32,7 31,9 30,9 40,9 47,9
237_B Eiland 2 4,50 33,7 32,8 31,9 41,9 48,5
237_C Eiland 2 7,50 35,5 34,5 33,5 43,5 49,8

237_D Eiland 2 10,50 37,4 36,5 35,8 45,8 52,4
237_E Eiland 2 13,50 40,1 39,3 38,2 48,2 54,9
238_A Eiland 2 1,50 32,7 31,9 30,9 40,9 47,8
238_B Eiland 2 4,50 33,9 33,1 32,2 42,2 48,8
238_C Eiland 2 7,50 35,6 34,7 33,8 43,8 50,4

238_D Eiland 2 10,50 38,2 37,4 36,6 46,6 54,2
238_E Eiland 2 13,50 40,9 40,1 39,1 49,1 56,6
239_A Eiland 2 1,50 32,7 31,9 31,0 41,0 47,9
239_B Eiland 2 4,50 33,7 32,8 31,9 41,9 48,7
239_C Eiland 2 7,50 35,5 34,5 33,6 43,6 50,0

239_D Eiland 2 10,50 37,9 37,1 36,3 46,3 53,4
239_E Eiland 2 13,50 40,6 39,8 38,8 48,8 55,7
240_A Eiland 2 1,50 32,7 31,9 31,0 41,0 47,9
240_B Eiland 2 4,50 33,8 32,9 32,0 42,0 48,8
240_C Eiland 2 7,50 35,5 34,6 33,6 43,6 50,3

240_D Eiland 2 10,50 38,0 37,2 36,4 46,4 53,8
240_E Eiland 2 13,50 40,8 40,0 38,9 48,9 56,2
241_A Eiland 2 1,50 32,6 31,9 30,9 40,9 47,7
241_B Eiland 2 4,50 33,6 32,8 31,8 41,8 48,3
241_C Eiland 2 7,50 35,3 34,3 33,2 43,2 49,5

241_D Eiland 2 10,50 36,5 35,2 34,2 44,2 50,5
241_E Eiland 2 13,50 39,5 38,6 37,3 47,3 53,6
242_A Eiland 2 1,50 34,0 33,3 32,6 42,6 48,2
242_B Eiland 2 4,50 34,4 33,7 32,9 42,9 48,6
242_C Eiland 2 7,50 35,7 34,8 34,0 44,0 49,4

242_D Eiland 2 10,50 35,2 34,0 32,7 42,7 48,8
242_E Eiland 2 13,50 39,1 38,0 36,6 46,6 53,1
243_A Eiland 2 1,50 32,7 31,9 30,9 40,9 47,7
243_B Eiland 2 4,50 33,6 32,8 31,8 41,8 48,4
243_C Eiland 2 7,50 35,5 34,4 33,4 43,4 49,6

243_D Eiland 2 10,50 36,5 35,3 34,3 44,3 51,5
243_E Eiland 2 13,50 39,6 38,6 37,3 47,3 54,2
244_A Eiland 2 1,50 32,7 31,8 30,9 40,9 47,7
244_B Eiland 2 4,50 33,9 33,1 32,1 42,1 48,6
244_C Eiland 2 7,50 35,8 34,9 34,1 44,1 50,2

244_D Eiland 2 10,50 38,6 37,8 37,1 47,1 53,7
244_E Eiland 2 13,50 41,2 40,3 39,3 49,3 56,3
245_A Eiland 3 1,50 36,3 34,8 33,9 43,9 51,0
245_B Eiland 3 4,50 37,6 36,2 35,3 45,3 52,2
245_C Eiland 3 7,50 39,9 38,5 36,7 46,7 54,1

245_D Eiland 3 10,50 41,0 39,6 38,1 48,1 55,1
245_E Eiland 3 13,50 42,3 41,3 39,8 49,8 56,8
245_F Eiland 3 16,50 43,5 42,8 41,0 51,0 57,8
246_A Eiland 3 1,50 36,2 34,7 33,9 43,9 51,0
246_B Eiland 3 4,50 37,5 36,0 35,2 45,2 52,2

246_C Eiland 3 7,50 39,5 38,0 36,5 46,5 53,9
246_D Eiland 3 10,50 40,9 39,5 37,9 47,9 55,0
246_E Eiland 3 13,50 41,8 40,6 39,4 49,4 56,4
246_F Eiland 3 16,50 43,4 42,7 40,9 50,9 57,7
247_A Eiland 3 1,50 36,9 35,2 34,4 44,4 51,3

247_B Eiland 3 4,50 37,9 36,2 35,3 45,3 52,2
247_C Eiland 3 7,50 39,9 38,1 36,5 46,5 53,8
247_D Eiland 3 10,50 40,7 39,1 37,6 47,6 54,7
247_E Eiland 3 13,50 41,3 39,9 38,3 48,3 55,5
247_F Eiland 3 16,50 42,5 41,5 40,2 50,2 57,0

248_A Eiland 3 1,50 36,3 34,8 34,0 44,0 50,9
248_B Eiland 3 4,50 37,4 36,0 35,1 45,1 51,9
248_C Eiland 3 7,50 39,2 37,6 36,3 46,3 53,4
248_D Eiland 3 10,50 40,8 39,4 37,7 47,7 54,8
248_E Eiland 3 13,50 41,6 40,3 39,0 49,0 55,9

248_F Eiland 3 16,50 43,3 42,6 40,8 50,8 57,6
249_A Eiland 3 1,50 34,4 33,2 32,3 42,3 48,2
249_B Eiland 3 4,50 35,3 34,0 33,0 43,0 48,7
249_C Eiland 3 7,50 35,8 34,6 33,5 43,5 49,3
249_D Eiland 3 10,50 36,7 35,3 34,4 44,4 50,7
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

249_E Eiland 3 13,50 37,2 35,9 35,1 45,1 50,6
249_F Eiland 3 16,50 38,8 37,8 37,0 47,0 52,2
250_A Eiland 3 1,50 33,7 32,8 32,0 42,0 48,8
250_B Eiland 3 4,50 34,5 33,5 32,7 42,7 49,6
250_C Eiland 3 7,50 35,3 34,3 33,5 43,5 50,1

250_D Eiland 3 10,50 38,0 36,9 35,7 45,7 52,7
250_E Eiland 3 13,50 39,6 38,6 37,5 47,5 55,1
250_F Eiland 3 16,50 39,8 38,7 37,7 47,7 53,7
251_A Eiland 3 1,50 29,2 28,2 27,4 37,4 43,7
251_B Eiland 3 4,50 30,1 29,2 28,3 38,3 44,4

251_C Eiland 3 7,50 29,3 28,3 27,4 37,4 43,6
251_D Eiland 3 10,50 29,5 28,4 27,5 37,5 44,0
251_E Eiland 3 13,50 29,5 28,5 27,6 37,6 44,0
251_F Eiland 3 16,50 31,7 30,9 30,0 40,0 46,0
252_A Eiland 3 1,50 33,5 32,8 31,8 41,8 48,3

252_B Eiland 3 4,50 34,3 33,5 32,6 42,6 49,0
252_C Eiland 3 7,50 35,1 34,4 33,5 43,5 49,8
252_D Eiland 3 10,50 36,7 36,0 35,2 45,2 51,8
252_E Eiland 3 13,50 38,8 38,1 37,4 47,4 54,6
252_F Eiland 3 16,50 39,9 39,0 38,1 48,1 54,0

253_A Eiland 3 1,50 33,4 32,3 31,3 41,3 47,9
253_B Eiland 3 4,50 33,9 32,9 32,0 42,0 48,6
253_C Eiland 3 7,50 34,9 33,7 32,8 42,8 49,4
253_D Eiland 3 10,50 37,2 35,9 34,8 44,8 51,5
253_E Eiland 3 13,50 40,1 38,5 37,1 47,1 53,9

253_F Eiland 3 16,50 41,6 40,3 38,8 48,8 55,6
254_A Eiland 3 1,50 32,1 31,1 30,3 40,3 47,0
254_B Eiland 3 4,50 33,1 32,1 31,2 41,2 47,9
254_C Eiland 3 7,50 34,3 33,2 32,2 42,2 48,9
254_D Eiland 3 10,50 36,5 35,3 34,3 44,3 50,9

254_E Eiland 3 13,50 39,3 37,4 36,3 46,3 53,2
254_F Eiland 3 16,50 41,1 39,8 38,0 48,0 54,6
255_A Eiland 3 1,50 32,1 31,1 30,2 40,2 46,7
255_B Eiland 3 4,50 33,2 32,2 31,2 41,2 47,8
255_C Eiland 3 7,50 34,5 33,3 32,4 42,4 49,0

255_D Eiland 3 10,50 36,7 35,4 34,4 44,4 51,0
255_E Eiland 3 13,50 39,6 37,9 36,5 46,5 53,5
255_F Eiland 3 16,50 41,2 40,0 38,2 48,2 54,6
256_A Eiland 3 1,50 32,9 32,0 30,9 40,9 47,2
256_B Eiland 3 4,50 33,9 33,0 31,8 41,8 48,3

256_C Eiland 3 7,50 34,5 33,4 32,4 42,4 49,1
256_D Eiland 3 10,50 37,0 35,7 34,6 44,6 51,2
256_E Eiland 3 13,50 40,0 38,4 36,7 46,7 53,7
256_F Eiland 3 16,50 41,3 40,1 38,4 48,4 54,8
257_A Eiland 3 1,50 33,3 32,4 31,2 41,2 47,7

257_B Eiland 3 4,50 34,1 33,1 31,9 41,9 48,6
257_C Eiland 3 7,50 34,9 33,8 32,8 42,8 49,4
257_D Eiland 3 10,50 37,4 36,0 34,9 44,9 51,6
257_E Eiland 3 13,50 40,1 38,5 36,8 46,8 53,8
257_F Eiland 3 16,50 41,5 40,3 38,6 48,6 55,2

258_A Eiland 3 1,50 31,7 31,1 29,9 39,9 46,0
258_B Eiland 3 4,50 32,5 31,8 30,7 40,7 46,7
258_C Eiland 3 7,50 33,5 32,9 31,7 41,7 47,4
258_D Eiland 3 10,50 35,7 35,2 33,5 43,5 48,9
258_E Eiland 3 13,50 38,3 37,9 36,4 46,4 51,6

258_F Eiland 3 16,50 32,1 31,3 30,4 40,4 46,4
259_A Eiland 3 1,50 32,9 32,1 31,3 41,3 47,5
259_B Eiland 3 4,50 33,7 32,9 32,0 42,0 48,1
259_C Eiland 3 7,50 34,6 33,8 32,9 42,9 49,2
259_D Eiland 3 10,50 36,2 35,4 34,4 44,4 50,6

259_E Eiland 3 13,50 40,5 39,6 38,2 48,2 54,6
259_F Eiland 3 16,50 34,3 33,4 32,4 42,4 48,9
260_A Eiland 3 1,50 32,2 31,8 30,9 40,9 46,9
260_B Eiland 3 4,50 33,1 32,6 31,7 41,7 47,7
260_C Eiland 3 7,50 34,2 33,8 32,8 42,8 48,9

260_D Eiland 3 10,50 36,0 35,6 34,6 44,6 50,7
260_E Eiland 3 13,50 40,0 39,8 38,4 48,4 54,5
260_F Eiland 3 16,50 31,3 30,5 29,6 39,6 45,6
261_A Eiland 3 1,50 34,2 32,9 32,1 42,1 49,4
261_B Eiland 3 4,50 34,9 33,7 32,8 42,8 50,1
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

261_C Eiland 3 7,50 35,7 34,5 33,5 43,5 50,5
261_D Eiland 3 10,50 38,0 36,7 35,5 45,5 52,4
261_E Eiland 3 13,50 40,2 39,0 37,2 47,2 54,7
261_F Eiland 3 16,50 41,7 40,7 39,4 49,4 56,5
262_A Eiland 3 1,50 32,1 31,5 30,5 40,5 47,4

262_B Eiland 3 4,50 33,1 32,4 31,4 41,4 48,2
262_C Eiland 3 7,50 33,9 33,3 32,2 42,2 48,7
262_D Eiland 3 10,50 36,0 35,5 33,8 43,8 50,1
262_E Eiland 3 13,50 38,4 38,0 36,7 46,7 52,3
262_F Eiland 3 16,50 41,4 41,0 39,1 49,1 55,7

263_A Eiland 3 1,50 32,8 31,9 31,0 41,0 47,7
263_B Eiland 3 4,50 33,6 32,8 31,8 41,8 48,5
263_C Eiland 3 7,50 34,4 33,6 32,7 42,7 49,1
263_D Eiland 3 10,50 36,2 35,6 34,7 44,7 50,7
263_E Eiland 3 13,50 38,6 38,0 36,7 46,7 52,8

263_F Eiland 3 16,50 41,2 40,7 39,1 49,1 55,9
264_A Eiland 3 1,50 32,7 31,7 30,6 40,6 47,0
264_B Eiland 3 4,50 33,6 32,6 31,5 41,5 47,8
264_C Eiland 3 7,50 34,9 33,9 32,8 42,8 49,1
264_D Eiland 3 10,50 36,4 35,5 34,3 44,3 50,6

264_E Eiland 3 13,50 40,4 39,6 38,1 48,1 54,4
264_F Eiland 3 16,50 31,2 30,5 29,5 39,5 45,6
265_A Eiland 3 1,50 34,2 33,6 32,6 42,6 49,1
265_B Eiland 3 4,50 35,3 34,8 33,7 43,7 49,9
265_C Eiland 3 7,50 35,6 35,2 34,2 44,2 49,8

265_D Eiland 3 10,50 37,7 37,3 35,9 45,9 51,1
265_E Eiland 3 13,50 40,8 40,5 39,0 49,0 54,3
265_F Eiland 3 16,50 39,4 38,8 37,2 47,2 53,4
266_A Eiland 3 1,50 31,9 30,9 29,9 39,9 46,7
266_B Eiland 3 4,50 32,8 31,8 30,9 40,9 47,6

266_C Eiland 3 7,50 34,3 33,1 32,2 42,2 48,9
266_D Eiland 3 10,50 36,5 35,3 34,4 44,4 50,8
266_E Eiland 3 13,50 38,5 37,0 36,1 46,1 52,5
266_F Eiland 3 16,50 40,9 39,6 38,2 48,2 54,6
267_A Eiland 3 1,50 33,8 32,4 31,5 41,5 48,1

267_B Eiland 3 4,50 34,6 33,0 32,2 42,2 48,7
267_C Eiland 3 7,50 35,4 34,0 33,1 43,1 49,6
267_D Eiland 3 10,50 37,1 35,6 34,7 44,7 51,2
267_E Eiland 3 13,50 40,2 38,6 37,2 47,2 54,2
267_F Eiland 3 16,50 41,7 40,5 39,0 49,0 55,9

268_A Eiland 3 1,50 32,9 32,2 31,1 41,1 47,8
268_B Eiland 3 4,50 33,6 32,9 31,9 41,9 48,4
268_C Eiland 3 7,50 34,6 34,0 33,0 43,0 49,5
268_D Eiland 3 10,50 36,2 35,5 34,6 44,6 51,0
268_E Eiland 3 13,50 40,5 39,8 38,5 48,5 54,9

268_F Eiland 3 16,50 31,3 30,5 29,5 39,5 45,6
269_A Eiland 3 1,50 33,9 33,3 32,5 42,5 49,2
269_B Eiland 3 4,50 34,9 34,2 33,4 43,4 49,9
269_C Eiland 3 7,50 35,3 34,8 34,1 44,1 50,2
269_D Eiland 3 10,50 37,5 36,9 36,3 46,3 51,7

269_E Eiland 3 13,50 41,2 40,9 40,0 50,0 55,0
269_F Eiland 3 16,50 39,7 39,3 37,4 47,4 53,7
270_A Eiland 3 1,50 34,4 33,8 32,6 42,6 49,1
270_B Eiland 3 4,50 35,4 34,9 33,7 43,7 49,9
270_C Eiland 3 7,50 35,8 35,4 34,2 44,2 50,1

270_D Eiland 3 10,50 37,9 37,6 35,9 45,9 51,6
270_E Eiland 3 13,50 36,7 36,3 34,6 44,6 50,5
270_F Eiland 3 16,50 39,4 38,8 37,3 47,3 53,5
297_A Eiland 4 1,50 31,0 30,2 29,5 39,5 46,3
297_B Eiland 4 4,50 33,3 32,8 32,4 42,4 47,9

297_C Eiland 4 7,50 34,1 33,2 32,8 42,8 50,3
297_D Eiland 4 10,50 30,2 29,2 28,1 38,1 44,7
297_E Eiland 4 13,50 31,4 30,4 29,5 39,5 46,2
297_F Eiland 4 16,50 32,0 31,1 30,2 40,2 46,5
298_A Eiland 4 1,50 31,7 31,2 30,7 40,7 47,1

298_B Eiland 4 4,50 33,5 32,8 32,5 42,5 49,6
298_C Eiland 4 7,50 29,4 28,6 27,8 37,8 45,0
298_D Eiland 4 10,50 31,2 30,3 29,3 39,3 46,8
298_E Eiland 4 13,50 30,6 30,0 28,8 38,8 45,3
298_F Eiland 4 16,50 33,7 33,2 32,0 42,0 48,0
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

299_A Eiland 4 1,50 30,8 30,2 29,6 39,6 46,1
299_B Eiland 4 4,50 33,2 32,6 32,2 42,2 48,6
299_C Eiland 4 7,50 32,9 32,2 31,4 41,4 50,1
299_D Eiland 4 10,50 29,0 28,1 26,9 36,9 44,9
299_E Eiland 4 13,50 30,5 29,6 28,4 38,4 45,0

299_F Eiland 4 16,50 31,2 30,4 29,5 39,5 45,8
300_A Eiland 4 1,50 34,4 33,4 32,6 42,6 49,0
300_B Eiland 4 4,50 35,4 34,5 33,7 43,7 49,8
300_C Eiland 4 7,50 36,9 35,8 35,0 45,0 51,2
300_D Eiland 4 10,50 37,6 36,4 35,3 45,3 51,2

300_E Eiland 4 13,50 40,1 39,2 37,7 47,7 53,3
300_F Eiland 4 16,50 43,8 43,2 41,5 51,5 57,7
301_A Eiland 4 1,50 38,1 36,5 35,0 45,0 52,6
301_B Eiland 4 4,50 39,3 37,7 36,5 46,5 53,5
301_C Eiland 4 7,50 40,4 39,0 38,0 48,0 54,9

301_D Eiland 4 10,50 40,1 38,6 37,3 47,3 53,9
301_E Eiland 4 13,50 41,8 40,8 39,1 49,1 55,5
301_F Eiland 4 16,50 44,1 43,5 41,9 51,9 58,1
302_A Eiland 4 1,50 35,7 34,5 33,7 43,7 50,3
302_B Eiland 4 4,50 37,1 35,7 35,0 45,0 51,6

302_C Eiland 4 7,50 38,6 37,1 36,4 46,4 53,3
302_D Eiland 4 10,50 38,8 37,4 36,5 46,5 52,6
302_E Eiland 4 13,50 40,9 39,9 38,5 48,5 54,4
302_F Eiland 4 16,50 44,0 43,4 41,8 51,8 58,0
303_A Eiland 4 1,50 31,6 30,5 29,8 39,8 46,3

303_B Eiland 4 4,50 32,4 31,3 30,6 40,6 47,0
303_C Eiland 4 7,50 33,3 32,3 31,6 41,6 47,9
303_D Eiland 4 10,50 35,2 34,3 33,6 43,6 49,6
303_E Eiland 4 13,50 39,2 38,5 38,0 48,0 52,6
303_F Eiland 4 16,50 44,0 43,3 42,0 52,0 58,2

304_A Eiland 4 1,50 33,6 32,8 31,8 41,8 47,7
304_B Eiland 4 4,50 34,3 33,6 32,6 42,6 48,5
304_C Eiland 4 7,50 35,2 34,5 33,5 43,5 49,2
304_D Eiland 4 10,50 37,2 36,6 35,5 45,5 50,9
304_E Eiland 4 13,50 38,4 37,6 36,8 46,8 53,2

304_F Eiland 4 16,50 44,1 43,5 42,2 52,2 58,4
305_A Eiland 4 1,50 32,2 31,1 30,2 40,2 46,5
305_B Eiland 4 4,50 32,8 31,7 30,9 40,9 47,2
305_C Eiland 4 7,50 33,5 32,4 31,5 41,5 47,8
305_D Eiland 4 10,50 34,9 33,9 33,0 43,0 49,3

305_E Eiland 4 13,50 37,8 36,8 35,9 45,9 52,0
305_F Eiland 4 16,50 44,0 43,4 42,0 52,0 58,2
306_A Eiland 4 1,50 32,4 31,7 31,0 41,0 48,3
306_B Eiland 4 4,50 33,3 32,7 32,1 42,1 48,7
306_C Eiland 4 7,50 34,1 33,4 32,8 42,8 49,3

306_D Eiland 4 10,50 35,8 35,2 34,7 44,7 50,5
306_E Eiland 4 13,50 37,6 37,0 36,5 46,5 52,7
306_F Eiland 4 16,50 40,7 40,2 39,4 49,4 55,1
307_A Eiland 4 1,50 32,5 31,8 30,8 40,8 47,7
307_B Eiland 4 4,50 33,0 32,3 31,3 41,3 47,9

307_C Eiland 4 7,50 33,8 33,2 32,2 42,2 48,5
307_D Eiland 4 10,50 35,1 34,5 33,4 43,4 49,6
307_E Eiland 4 13,50 37,6 37,1 35,8 45,8 52,0
307_F Eiland 4 16,50 41,9 41,6 40,0 50,0 56,2
308_A Eiland 4 1,50 32,2 31,6 30,9 40,9 47,7

308_B Eiland 4 4,50 32,5 31,9 31,2 41,2 47,9
308_C Eiland 4 7,50 33,1 32,5 31,8 41,8 48,2
308_D Eiland 4 10,50 35,1 34,6 33,9 43,9 49,7
308_E Eiland 4 13,50 37,0 36,5 35,9 45,9 51,3
308_F Eiland 4 16,50 41,3 40,8 40,0 50,0 55,3

309_A Eiland 4 1,50 29,2 28,4 27,5 37,5 44,9
309_B Eiland 4 4,50 29,9 29,1 28,2 38,2 45,3
309_C Eiland 4 7,50 31,4 30,6 29,7 39,7 46,5
309_D Eiland 4 10,50 33,3 32,4 31,5 41,5 48,2
309_E Eiland 4 13,50 36,5 35,7 34,7 44,7 51,2

309_F Eiland 4 16,50 43,6 42,9 41,5 51,5 58,2
310_A Eiland 4 1,50 30,8 30,0 29,2 39,2 46,3
310_B Eiland 4 4,50 31,5 30,7 29,9 39,9 46,8
310_C Eiland 4 7,50 32,8 32,0 31,2 41,2 47,9
310_D Eiland 4 10,50 34,5 33,7 32,9 42,9 49,4
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

310_E Eiland 4 13,50 37,6 36,8 35,9 45,9 52,1
310_F Eiland 4 16,50 44,1 43,5 42,2 52,2 58,3
311_A Eiland 4 1,50 28,8 28,1 27,2 37,2 44,4
311_B Eiland 4 4,50 29,5 28,7 27,8 37,8 44,8
311_C Eiland 4 7,50 31,2 30,3 29,4 39,4 46,2

311_D Eiland 4 10,50 33,1 32,3 31,4 41,4 48,0
311_E Eiland 4 13,50 36,5 35,6 34,6 44,6 51,2
311_F Eiland 4 16,50 43,8 43,2 41,9 51,9 58,2
312_A Eiland 4 1,50 30,9 30,2 29,3 39,3 45,6
312_B Eiland 4 4,50 31,6 30,9 29,9 39,9 46,0

312_C Eiland 4 7,50 32,9 32,3 31,3 41,3 47,2
312_D Eiland 4 10,50 34,8 34,1 33,1 43,1 49,0
312_E Eiland 4 13,50 37,7 37,0 35,8 45,8 51,9
312_F Eiland 4 16,50 44,1 43,6 42,1 52,1 58,5
313_A Eiland 4 1,50 31,1 30,5 29,9 39,9 47,2

313_B Eiland 4 4,50 32,5 31,9 31,3 41,3 48,5
313_C Eiland 4 7,50 33,6 33,0 32,4 42,4 50,7
313_D Eiland 4 10,50 34,9 34,2 33,5 43,5 51,4
313_E Eiland 4 13,50 37,3 36,6 35,8 45,8 53,0
313_F Eiland 4 16,50 43,5 42,8 41,3 51,3 58,5

314_A Eiland 4 1,50 36,9 36,4 36,2 46,2 53,9
314_B Eiland 4 4,50 39,4 38,8 38,5 48,5 57,0
314_C Eiland 4 7,50 40,1 39,5 39,1 49,1 57,9
314_D Eiland 4 10,50 38,7 38,1 37,7 47,7 55,9
314_E Eiland 4 13,50 38,5 37,9 37,5 47,5 55,7

314_F Eiland 4 16,50 38,9 38,3 37,9 47,9 55,8
315_A Eiland 4 1,50 29,7 28,9 27,9 37,9 44,6
315_B Eiland 4 4,50 29,9 29,2 28,1 38,1 44,8
315_C Eiland 4 7,50 30,8 29,9 29,0 39,0 45,5
315_D Eiland 4 10,50 33,1 32,3 31,3 41,3 47,6

315_E Eiland 4 13,50 35,3 34,6 33,6 43,6 49,8
315_F Eiland 4 16,50 30,4 29,6 28,6 38,6 45,1
316_A Eiland 4 1,50 37,1 36,5 36,1 46,1 54,7
316_B Eiland 4 4,50 38,8 38,2 37,8 47,8 56,3
316_C Eiland 4 7,50 38,5 37,9 37,5 47,5 55,9

316_D Eiland 4 10,50 38,9 38,2 37,8 47,8 56,1
316_E Eiland 4 13,50 38,9 38,3 38,0 48,0 56,1
316_F Eiland 4 16,50 39,2 38,6 38,1 48,1 56,1
317_A Eiland 4 1,50 37,3 36,7 36,2 46,2 55,2
317_B Eiland 4 4,50 38,4 37,8 37,4 47,4 55,9

317_C Eiland 4 7,50 38,7 38,1 37,7 47,7 55,9
317_D Eiland 4 10,50 39,0 38,4 38,0 48,0 56,3
317_E Eiland 4 13,50 39,4 38,8 38,3 48,3 56,3
317_F Eiland 4 16,50 39,8 39,2 38,7 48,7 56,5
318_A Eiland 4 1,50 30,3 29,6 28,6 38,6 45,0

318_B Eiland 4 4,50 31,1 30,3 29,3 39,3 45,7
318_C Eiland 4 7,50 32,4 31,7 30,7 40,7 46,9
318_D Eiland 4 10,50 34,2 33,4 32,4 42,4 48,7
318_E Eiland 4 13,50 37,2 36,4 35,4 45,4 51,7
318_F Eiland 4 16,50 44,0 43,4 42,0 52,0 58,3

319_A Eiland 4 1,50 28,7 27,9 26,9 36,9 43,6
319_B Eiland 4 4,50 29,6 28,7 27,8 37,8 44,4
319_C Eiland 4 7,50 31,2 30,4 29,4 39,4 45,9
319_D Eiland 4 10,50 33,2 32,4 31,4 41,4 47,8
319_E Eiland 4 13,50 36,5 35,7 34,7 44,7 51,1

319_F Eiland 4 16,50 43,6 42,9 41,5 51,5 57,9
320_A Eiland 4 1,50 29,2 28,3 27,3 37,3 43,9
320_B Eiland 4 4,50 29,9 29,0 28,1 38,1 44,7
320_C Eiland 4 7,50 31,5 30,7 29,7 39,7 46,0
320_D Eiland 4 10,50 33,5 32,6 31,6 41,6 48,0

320_E Eiland 4 13,50 36,7 35,9 34,8 44,8 51,1
320_F Eiland 4 16,50 43,9 43,3 41,9 51,9 58,0
321_A Eiland 4 1,50 28,8 28,0 27,0 37,0 43,7
321_B Eiland 4 4,50 29,7 28,8 27,8 37,8 44,5
321_C Eiland 4 7,50 31,3 30,4 29,5 39,5 45,9

321_D Eiland 4 10,50 33,3 32,4 31,5 41,5 47,9
321_E Eiland 4 13,50 36,6 35,8 34,7 44,7 51,1
321_F Eiland 4 16,50 43,7 43,1 41,7 51,7 57,9
322_A Eiland 4 1,50 29,0 28,2 27,1 37,1 43,8
322_B Eiland 4 4,50 29,8 28,9 27,9 37,9 44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-8-2013 14:17:04Geomilieu V2.21



Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

322_C Eiland 4 7,50 31,4 30,5 29,6 39,6 46,0
322_D Eiland 4 10,50 33,3 32,5 31,5 41,5 47,9
322_E Eiland 4 13,50 36,6 35,8 34,8 44,8 51,1
322_F Eiland 4 16,50 43,9 43,3 41,9 51,9 58,0
323_A Eiland 4 1,50 28,7 27,9 26,9 36,9 43,6

323_B Eiland 4 4,50 29,5 28,7 27,7 37,7 44,4
323_C Eiland 4 7,50 31,2 30,3 29,4 39,4 45,8
323_D Eiland 4 10,50 33,2 32,3 31,4 41,4 47,8
323_E Eiland 4 13,50 36,5 35,7 34,7 44,7 51,1
323_F Eiland 4 16,50 43,7 43,1 41,8 51,8 57,9

324_A Eiland 4 1,50 29,8 29,0 27,9 37,9 44,5
324_B Eiland 4 4,50 30,6 29,7 28,7 38,7 45,2
324_C Eiland 4 7,50 32,0 31,1 30,1 40,1 46,4
324_D Eiland 4 10,50 33,9 33,0 32,0 42,0 48,4
324_E Eiland 4 13,50 37,0 36,2 35,1 45,1 51,5

324_F Eiland 4 16,50 43,9 43,3 42,0 52,0 58,2
325_A Eiland 4 1,50 28,6 27,8 26,8 36,8 43,9
325_B Eiland 4 4,50 29,4 28,6 27,7 37,7 44,5
325_C Eiland 4 7,50 31,1 30,3 29,3 39,3 46,0
325_D Eiland 4 10,50 33,1 32,2 31,3 41,3 48,0

325_E Eiland 4 13,50 36,5 35,6 34,6 44,6 51,2
325_F Eiland 4 16,50 43,9 43,2 41,9 51,9 58,2
326_A Eiland 4 1,50 29,5 28,6 27,6 37,6 44,2
326_B Eiland 4 4,50 30,2 29,3 28,3 38,3 44,9
326_C Eiland 4 7,50 31,7 30,8 29,9 39,9 46,1

326_D Eiland 4 10,50 33,6 32,8 31,8 41,8 48,0
326_E Eiland 4 13,50 36,9 36,0 35,0 45,0 51,2
326_F Eiland 4 16,50 43,9 43,3 41,9 51,9 58,1
327_A Eiland 4 1,50 28,6 27,9 26,9 36,9 43,7
327_B Eiland 4 4,50 29,5 28,7 27,7 37,7 44,5

327_C Eiland 4 7,50 31,2 30,4 29,4 39,4 46,0
327_D Eiland 4 10,50 33,2 32,4 31,4 41,4 48,0
327_E Eiland 4 13,50 36,5 35,7 34,7 44,7 51,2
327_F Eiland 4 16,50 43,8 43,2 42,0 52,0 58,1
328_A Eiland 4 1,50 30,1 29,4 28,5 38,5 45,8

328_B Eiland 4 4,50 30,5 29,8 28,9 38,9 46,1
328_C Eiland 4 7,50 31,1 30,4 29,6 39,6 46,4
328_D Eiland 4 10,50 33,4 32,7 31,7 41,7 48,4
328_E Eiland 4 13,50 35,3 34,6 33,5 43,5 50,1
328_F Eiland 4 16,50 30,2 29,4 28,5 38,5 45,3

329_A Eiland 4 1,50 33,8 33,2 32,7 42,7 49,4
329_B Eiland 4 4,50 33,8 33,2 32,4 42,4 50,3
329_C Eiland 4 7,50 31,6 30,9 30,0 40,0 46,4
329_D Eiland 4 10,50 33,8 33,1 32,1 42,1 48,4
329_E Eiland 4 13,50 36,1 35,4 34,4 44,4 50,5

329_F Eiland 4 16,50 31,0 30,2 29,3 39,3 45,6
330_A Eiland 4 1,50 29,7 29,1 28,1 38,1 45,3
330_B Eiland 4 4,50 29,9 29,2 28,2 38,2 45,3
330_C Eiland 4 7,50 30,7 29,9 29,0 39,0 45,9
330_D Eiland 4 10,50 33,3 32,5 31,6 41,6 48,0

330_E Eiland 4 13,50 35,4 34,7 33,7 43,7 49,9
330_F Eiland 4 16,50 30,2 29,4 28,5 38,5 45,3
331_A Eiland 4 1,50 33,7 33,0 32,5 42,5 49,6
331_B Eiland 4 4,50 31,2 30,5 29,6 39,6 48,1
331_C Eiland 4 7,50 31,4 30,5 29,6 39,6 46,0

331_D Eiland 4 10,50 33,6 32,8 31,9 41,9 48,1
331_E Eiland 4 13,50 35,9 35,2 34,2 44,2 50,2
331_F Eiland 4 16,50 30,8 30,0 29,1 39,1 45,4
332_A Eiland 4 1,50 34,5 34,1 33,6 43,6 51,5
332_B Eiland 4 4,50 35,9 35,5 35,1 45,1 53,2

332_C Eiland 4 7,50 35,9 35,5 35,1 45,1 52,9
332_D Eiland 4 10,50 33,5 32,6 31,6 41,6 48,2
332_E Eiland 4 13,50 35,2 34,4 33,3 43,3 49,6
332_F Eiland 4 16,50 30,7 29,9 29,0 39,0 45,8
333_A Eiland 4 1,50 29,5 28,9 28,2 38,2 45,2

333_B Eiland 4 4,50 30,2 29,6 28,9 38,9 45,8
333_C Eiland 4 7,50 31,3 30,8 30,3 40,3 46,6
333_D Eiland 4 10,50 33,4 33,0 32,5 42,5 48,3
333_E Eiland 4 13,50 35,6 35,1 34,6 44,6 51,2
333_F Eiland 4 16,50 40,0 39,5 38,6 48,6 55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

334_A Eiland 4 1,50 30,9 30,1 29,2 39,2 46,0
334_B Eiland 4 4,50 31,7 31,0 30,1 40,1 46,5
334_C Eiland 4 7,50 33,0 32,3 31,5 41,5 47,6
334_D Eiland 4 10,50 35,0 34,4 33,5 43,5 49,5
334_E Eiland 4 13,50 37,8 37,4 36,5 46,5 52,6

334_F Eiland 4 16,50 43,7 43,3 42,1 52,1 57,8
335_A Eiland 4 1,50 33,0 32,5 31,9 41,9 48,3
335_B Eiland 4 4,50 34,2 33,5 33,0 43,0 50,2
335_C Eiland 4 7,50 31,2 30,6 29,8 39,8 45,8
335_D Eiland 4 10,50 33,1 32,5 31,7 41,7 47,5

335_E Eiland 4 13,50 35,5 35,1 34,1 44,1 49,5
335_F Eiland 4 16,50 32,0 31,1 30,2 40,2 46,5
336_A Eiland 4 1,50 30,4 29,8 29,0 39,0 45,6
336_B Eiland 4 4,50 30,9 30,4 29,6 39,6 46,0
336_C Eiland 4 7,50 32,1 31,6 31,0 41,0 46,8

336_D Eiland 4 10,50 34,1 33,6 33,2 43,2 48,8
336_E Eiland 4 13,50 36,6 36,1 35,6 45,6 51,8
336_F Eiland 4 16,50 40,7 40,1 39,4 49,4 56,1
337_A Eiland 4 1,50 33,8 33,1 32,6 42,6 49,8
337_B Eiland 4 4,50 30,6 29,7 28,7 38,7 45,2

337_C Eiland 4 7,50 31,2 30,3 29,3 39,3 45,8
337_D Eiland 4 10,50 33,4 32,6 31,6 41,6 47,8
337_E Eiland 4 13,50 35,8 35,0 34,0 44,0 50,0
337_F Eiland 4 16,50 30,7 29,9 29,0 39,0 45,3
338_A Eiland 4 1,50 29,5 28,8 27,7 37,7 44,5

338_B Eiland 4 4,50 29,8 29,1 28,1 38,1 44,8
338_C Eiland 4 7,50 30,7 29,9 29,0 39,0 45,5
338_D Eiland 4 10,50 33,2 32,4 31,4 41,4 47,7
338_E Eiland 4 13,50 35,5 34,7 33,7 43,7 49,8
338_F Eiland 4 16,50 30,4 29,6 28,7 38,7 45,1

339_A Eiland 4 1,50 29,8 29,0 28,0 38,0 44,6
339_B Eiland 4 4,50 30,1 29,3 28,3 38,3 44,8
339_C Eiland 4 7,50 30,9 30,0 29,1 39,1 45,5
339_D Eiland 4 10,50 33,2 32,4 31,3 41,3 47,6
339_E Eiland 4 13,50 35,5 34,8 33,7 43,7 49,8

339_F Eiland 4 16,50 30,6 29,8 28,9 38,9 45,2
340_A Eiland 4 1,50 29,6 28,9 27,8 37,8 44,6
340_B Eiland 4 4,50 29,9 29,1 28,1 38,1 44,8
340_C Eiland 4 7,50 30,7 29,9 29,0 39,0 45,5
340_D Eiland 4 10,50 33,1 32,3 31,3 41,3 47,6

340_E Eiland 4 13,50 35,3 34,6 33,6 43,6 49,8
340_F Eiland 4 16,50 30,3 29,6 28,6 38,6 45,1
341_A Eiland 4 1,50 29,7 29,0 27,9 37,9 44,6
341_B Eiland 4 4,50 30,0 29,2 28,2 38,2 44,8
341_C Eiland 4 7,50 30,8 29,9 29,0 39,0 45,5

341_D Eiland 4 10,50 33,1 32,3 31,2 41,2 47,5
341_E Eiland 4 13,50 35,4 34,6 33,6 43,6 49,7
341_F Eiland 4 16,50 30,4 29,7 28,7 38,7 45,1
342_A Eiland 4 1,50 29,5 28,8 27,7 37,7 44,6
342_B Eiland 4 4,50 29,8 29,1 28,1 38,1 44,8

342_C Eiland 4 7,50 30,7 29,9 29,0 39,0 45,6
342_D Eiland 4 10,50 33,2 32,4 31,4 41,4 47,7
342_E Eiland 4 13,50 35,4 34,7 33,7 43,7 49,9
342_F Eiland 4 16,50 30,4 29,6 28,7 38,7 45,2
343_A Eiland 4 1,50 33,3 32,5 31,8 41,8 49,7

343_B Eiland 4 4,50 30,3 29,5 28,5 38,5 45,1
343_C Eiland 4 7,50 31,1 30,2 29,2 39,2 45,7
343_D Eiland 4 10,50 33,3 32,5 31,5 41,5 47,8
343_E Eiland 4 13,50 35,6 34,9 33,9 43,9 49,8
343_F Eiland 4 16,50 30,6 29,9 28,9 38,9 45,3

344_A Eiland 4 1,50 29,5 28,8 27,8 37,8 44,8
344_B Eiland 4 4,50 29,8 29,1 28,1 38,1 44,9
344_C Eiland 4 7,50 30,7 29,9 29,0 39,0 45,7
344_D Eiland 4 10,50 33,2 32,4 31,4 41,4 47,8
344_E Eiland 4 13,50 35,4 34,7 33,7 43,7 49,9

344_F Eiland 4 16,50 30,4 29,6 28,7 38,7 45,2
345_A Eiland 4 1,50 32,4 31,9 31,4 41,4 47,7
345_B Eiland 4 4,50 30,2 29,4 28,4 38,4 44,9
345_C Eiland 4 7,50 31,0 30,1 29,2 39,2 45,6
345_D Eiland 4 10,50 33,3 32,5 31,4 41,4 47,7
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

345_E Eiland 4 13,50 35,5 34,8 33,8 43,8 49,8
345_F Eiland 4 16,50 30,6 29,8 28,9 38,9 45,2
346_A Eiland 4 1,50 29,5 28,8 27,8 37,8 44,7
346_B Eiland 4 4,50 29,8 29,1 28,1 38,1 44,9
346_C Eiland 4 7,50 30,7 29,9 29,0 39,0 45,6

346_D Eiland 4 10,50 33,2 32,4 31,4 41,4 47,8
346_E Eiland 4 13,50 35,4 34,7 33,7 43,7 49,9
346_F Eiland 4 16,50 30,4 29,7 28,8 38,8 45,3
347_A Eiland 5 1,50 35,3 34,9 34,8 44,8 48,1
347_B Eiland 5 4,50 29,4 28,4 27,4 37,4 44,7

347_C Eiland 5 7,50 29,3 28,2 27,3 37,3 43,8
347_D Eiland 5 10,50 31,3 30,3 29,3 39,3 45,8
347_E Eiland 5 13,50 34,5 33,6 32,7 42,7 48,9
347_F Eiland 5 16,50 40,1 39,3 38,2 48,2 54,5
348_A Eiland 5 1,50 27,3 26,6 25,6 35,6 43,0

348_B Eiland 5 4,50 27,5 26,7 25,8 35,8 42,8
348_C Eiland 5 7,50 28,3 27,4 26,6 36,6 43,4
348_D Eiland 5 10,50 30,4 29,6 28,6 38,6 45,3
348_E Eiland 5 13,50 34,0 33,3 32,3 42,3 48,7
348_F Eiland 5 16,50 39,6 38,9 37,7 47,7 54,3

349_A Eiland 5 1,50 35,2 34,9 34,7 44,7 48,3
349_B Eiland 5 4,50 28,3 27,4 26,4 36,4 43,2
349_C Eiland 5 7,50 28,8 27,8 26,9 36,9 43,4
349_D Eiland 5 10,50 30,9 29,9 28,9 38,9 45,4
349_E Eiland 5 13,50 34,3 33,4 32,5 42,5 48,7

349_F Eiland 5 16,50 40,0 39,2 38,0 48,0 54,4
350_A Eiland 5 1,50 27,1 26,4 25,4 35,4 42,5
350_B Eiland 5 4,50 27,4 26,6 25,7 35,7 42,5
350_C Eiland 5 7,50 28,2 27,4 26,5 36,5 43,3
350_D Eiland 5 10,50 30,4 29,5 28,6 38,6 45,2

350_E Eiland 5 13,50 34,0 33,3 32,3 42,3 48,6
350_F Eiland 5 16,50 39,7 38,9 37,8 47,8 54,3
351_A Eiland 5 1,50 34,9 34,6 34,4 44,4 48,2
351_B Eiland 5 4,50 32,8 32,2 31,7 41,7 47,5
351_C Eiland 5 7,50 29,7 28,7 27,9 37,9 44,5

351_D Eiland 5 10,50 31,7 30,8 29,8 39,8 46,4
351_E Eiland 5 13,50 34,9 34,1 33,1 43,1 49,5
351_F Eiland 5 16,50 40,4 39,5 38,4 48,4 54,9
352_A Eiland 5 1,50 29,0 28,3 27,6 37,6 45,4
352_B Eiland 5 4,50 29,2 28,5 27,8 37,8 45,3

352_C Eiland 5 7,50 29,8 29,0 28,4 38,4 45,8
352_D Eiland 5 10,50 31,4 30,6 29,8 39,8 46,8
352_E Eiland 5 13,50 34,3 33,5 32,5 42,5 49,4
352_F Eiland 5 16,50 39,4 38,6 37,4 47,4 54,4
353_A Eiland 5 1,50 -- -- -- -- --

353_B Eiland 5 4,50 -- -- -- -- --
353_C Eiland 5 7,50 -- -- -- -- --
353_D Eiland 5 10,50 36,3 35,9 35,4 45,4 52,6
353_E Eiland 5 13,50 38,2 37,9 37,3 47,3 54,4
353_F Eiland 5 16,50 39,5 39,0 38,4 48,4 55,6

354_A Eiland 5 1,50 27,6 26,9 25,9 35,9 43,3
354_B Eiland 5 4,50 27,9 27,2 26,3 36,3 43,5
354_C Eiland 5 7,50 28,5 27,7 26,8 36,8 43,8
354_D Eiland 5 10,50 30,5 29,7 28,8 38,8 45,6
354_E Eiland 5 13,50 33,9 33,1 32,1 42,1 48,8

354_F Eiland 5 16,50 39,4 38,5 37,4 47,4 54,3
355_A Eiland 5 1,50 35,0 34,7 34,5 44,5 48,7
355_B Eiland 5 4,50 36,0 35,5 35,4 45,4 49,7
355_C Eiland 5 7,50 30,8 30,0 29,4 39,4 45,7
355_D Eiland 5 10,50 32,5 31,7 31,0 41,0 47,2

355_E Eiland 5 13,50 35,4 34,7 33,8 43,8 49,8
355_F Eiland 5 16,50 41,2 40,6 39,4 49,4 55,5
356_A Eiland 5 1,50 27,2 26,4 25,4 35,4 42,2
356_B Eiland 5 4,50 27,5 26,7 25,7 35,7 42,4
356_C Eiland 5 7,50 28,2 27,3 26,4 36,4 43,1

356_D Eiland 5 10,50 30,3 29,4 28,5 38,5 45,0
356_E Eiland 5 13,50 34,0 33,2 32,2 42,2 48,6
356_F Eiland 5 16,50 39,6 38,9 37,6 47,6 54,3
357_A Eiland 5 1,50 27,6 26,8 25,8 35,8 42,4
357_B Eiland 5 4,50 27,6 26,8 25,8 35,8 42,4
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

357_C Eiland 5 7,50 28,4 27,5 26,5 36,5 43,1
357_D Eiland 5 10,50 30,4 29,5 28,5 38,5 45,0
357_E Eiland 5 13,50 34,0 33,2 32,2 42,2 48,6
357_F Eiland 5 16,50 39,9 39,1 38,0 48,0 54,3
358_A Eiland 5 1,50 27,2 26,5 25,4 35,4 42,3

358_B Eiland 5 4,50 27,5 26,7 25,7 35,7 42,4
358_C Eiland 5 7,50 28,2 27,4 26,4 36,4 43,1
358_D Eiland 5 10,50 30,4 29,4 28,5 38,5 44,9
358_E Eiland 5 13,50 34,0 33,2 32,2 42,2 48,5
358_F Eiland 5 16,50 39,7 38,9 37,7 47,7 54,2

359_A Eiland 5 1,50 27,3 26,5 25,4 35,4 42,2
359_B Eiland 5 4,50 27,6 26,7 25,7 35,7 42,4
359_C Eiland 5 7,50 28,3 27,4 26,5 36,5 43,1
359_D Eiland 5 10,50 30,3 29,4 28,4 38,4 44,9
359_E Eiland 5 13,50 33,9 33,1 32,1 42,1 48,5

359_F Eiland 5 16,50 39,7 39,0 37,8 47,8 54,2
360_A Eiland 5 1,50 27,1 26,4 25,4 35,4 42,3
360_B Eiland 5 4,50 27,4 26,6 25,7 35,7 42,4
360_C Eiland 5 7,50 28,2 27,3 26,4 36,4 43,1
360_D Eiland 5 10,50 30,4 29,5 28,6 38,6 45,1

360_E Eiland 5 13,50 34,0 33,3 32,3 42,3 48,6
360_F Eiland 5 16,50 39,7 39,0 37,8 47,8 54,3
361_A Eiland 5 1,50 31,8 31,3 31,0 41,0 46,2
361_B Eiland 5 4,50 28,0 27,0 26,1 36,1 42,7
361_C Eiland 5 7,50 28,6 27,6 26,7 36,7 43,2

361_D Eiland 5 10,50 30,7 29,8 28,8 38,8 45,3
361_E Eiland 5 13,50 34,2 33,4 32,4 42,4 48,7
361_F Eiland 5 16,50 39,9 39,2 38,0 48,0 54,4
362_A Eiland 5 1,50 27,1 26,4 25,4 35,4 42,4
362_B Eiland 5 4,50 27,4 26,6 25,6 35,6 42,5

362_C Eiland 5 7,50 28,2 27,4 26,5 36,5 43,2
362_D Eiland 5 10,50 30,4 29,5 28,6 38,6 45,1
362_E Eiland 5 13,50 34,1 33,3 32,3 42,3 48,7
362_F Eiland 5 16,50 39,7 39,0 37,9 47,9 54,4
363_A Eiland 5 1,50 28,3 27,2 26,1 36,1 43,5

363_B Eiland 5 4,50 27,8 26,9 25,9 35,9 42,5
363_C Eiland 5 7,50 28,4 27,5 26,6 36,6 43,1
363_D Eiland 5 10,50 30,5 29,6 28,6 38,6 45,1
363_E Eiland 5 13,50 34,1 33,3 32,3 42,3 48,6
363_F Eiland 5 16,50 39,9 39,1 38,0 48,0 54,4

364_A Eiland 5 1,50 27,1 26,3 25,3 35,3 42,3
364_B Eiland 5 4,50 27,4 26,6 25,6 35,6 42,5
364_C Eiland 5 7,50 28,2 27,3 26,4 36,4 43,1
364_D Eiland 5 10,50 30,4 29,5 28,5 38,5 45,1
364_E Eiland 5 13,50 34,1 33,3 32,3 42,3 48,7

364_F Eiland 5 16,50 39,7 39,0 37,8 47,8 54,4
365_A Eiland 5 1,50 30,1 29,3 28,4 38,4 45,5
365_B Eiland 5 4,50 31,0 30,2 29,3 39,3 46,1
365_C Eiland 5 7,50 32,4 31,6 30,7 40,7 47,3
365_D Eiland 5 10,50 35,0 34,4 33,3 43,3 49,7

365_E Eiland 5 13,50 40,8 40,3 38,9 48,9 55,2
365_F Eiland 5 16,50 34,1 33,4 32,4 42,4 49,0
366_A Eiland 5 1,50 34,6 33,6 33,0 43,0 49,5
366_B Eiland 5 4,50 36,0 34,9 34,2 44,2 51,3
366_C Eiland 5 7,50 34,9 33,7 32,9 42,9 49,5

366_D Eiland 5 10,50 36,7 35,7 34,8 44,8 51,3
366_E Eiland 5 13,50 41,0 40,4 39,1 49,1 55,5
366_F Eiland 5 16,50 34,5 33,7 32,8 42,8 49,2
367_A Eiland 5 1,50 29,9 29,1 28,2 38,2 45,1
367_B Eiland 5 4,50 30,9 30,1 29,1 39,1 45,9

367_C Eiland 5 7,50 32,3 31,5 30,6 40,6 47,2
367_D Eiland 5 10,50 34,9 34,2 33,2 43,2 49,5
367_E Eiland 5 13,50 40,9 40,2 38,9 48,9 55,2
367_F Eiland 5 16,50 34,2 33,4 32,5 42,5 49,1
368_A Eiland 5 1,50 34,1 32,8 32,1 42,1 48,4

368_B Eiland 5 4,50 35,0 33,7 32,7 42,7 49,9
368_C Eiland 5 7,50 34,7 33,3 32,4 42,4 48,3
368_D Eiland 5 10,50 36,5 35,4 34,4 44,4 50,5
368_E Eiland 5 13,50 41,0 40,3 39,0 49,0 55,2
368_F Eiland 5 16,50 34,4 33,7 32,7 42,7 49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

369_A Eiland 5 1,50 30,8 30,1 29,2 39,2 46,4
369_B Eiland 5 4,50 31,7 31,0 30,2 40,2 47,5
369_C Eiland 5 7,50 32,8 32,1 31,2 41,2 48,3
369_D Eiland 5 10,50 35,2 34,5 33,5 43,5 50,3
369_E Eiland 5 13,50 40,8 40,2 38,9 48,9 55,4

369_F Eiland 5 16,50 33,9 33,1 32,1 42,1 48,9
370_A Eiland 5 1,50 33,6 33,1 32,8 42,8 47,9
370_B Eiland 5 4,50 34,8 34,1 33,8 43,8 50,3
370_C Eiland 5 7,50 33,7 33,2 32,8 42,8 49,9
370_D Eiland 5 10,50 33,1 32,4 32,0 42,0 47,6

370_E Eiland 5 13,50 37,9 37,5 37,3 47,3 52,4
370_F Eiland 5 16,50 35,2 34,4 33,5 43,5 49,8
371_A Eiland 5 1,50 34,5 33,9 33,6 43,6 49,2
371_B Eiland 5 4,50 37,0 36,5 36,3 46,3 51,6
371_C Eiland 5 7,50 33,7 33,1 32,7 42,7 49,6

371_D Eiland 5 10,50 33,7 32,8 32,0 42,0 48,2
371_E Eiland 5 13,50 37,6 36,8 36,2 46,2 51,9
371_F Eiland 5 16,50 42,4 41,6 40,3 50,3 56,6
372_A Eiland 5 1,50 33,6 33,2 32,5 42,5 48,5
372_B Eiland 5 4,50 35,1 34,5 33,7 43,7 50,5

372_C Eiland 5 7,50 33,2 32,8 31,6 41,6 47,8
372_D Eiland 5 10,50 35,7 35,3 34,1 44,1 50,1
372_E Eiland 5 13,50 40,8 40,6 39,2 49,2 55,4
372_F Eiland 5 16,50 34,6 33,8 32,9 42,9 49,3
373_A Eiland 5 1,50 31,4 30,7 29,9 39,9 47,2

373_B Eiland 5 4,50 32,7 32,1 31,3 41,3 48,7
373_C Eiland 5 7,50 36,6 36,0 35,4 45,4 53,5
373_D Eiland 5 10,50 35,2 34,6 33,3 43,3 50,7
373_E Eiland 5 13,50 40,2 39,6 37,9 47,9 55,0
373_F Eiland 5 16,50 34,2 33,4 32,4 42,4 49,2

374_A Eiland 5 1,50 30,1 29,3 28,3 38,3 45,7
374_B Eiland 5 4,50 30,9 30,1 29,1 39,1 45,7
374_C Eiland 5 7,50 32,3 31,5 30,5 40,5 47,0
374_D Eiland 5 10,50 34,9 34,1 33,0 43,0 49,4
374_E Eiland 5 13,50 40,7 40,0 38,6 48,6 55,0

374_F Eiland 5 16,50 34,2 33,4 32,4 42,4 48,9
375_A Eiland 5 1,50 29,9 29,1 28,2 38,2 44,9
375_B Eiland 5 4,50 30,8 30,1 29,1 39,1 45,7
375_C Eiland 5 7,50 32,3 31,5 30,6 40,6 47,0
375_D Eiland 5 10,50 35,0 34,2 33,2 43,2 49,4

375_E Eiland 5 13,50 40,9 40,3 38,9 48,9 55,2
375_F Eiland 5 16,50 34,3 33,5 32,6 42,6 49,0
376_A Eiland 5 1,50 30,0 29,2 28,2 38,2 44,9
376_B Eiland 5 4,50 30,9 30,0 29,1 39,1 45,7
376_C Eiland 5 7,50 32,3 31,5 30,5 40,5 46,9

376_D Eiland 5 10,50 34,9 34,1 33,1 43,1 49,3
376_E Eiland 5 13,50 40,8 40,1 38,8 48,8 55,1
376_F Eiland 5 16,50 34,1 33,3 32,3 42,3 48,9
377_A Eiland 5 1,50 30,0 29,2 28,2 38,2 44,9
377_B Eiland 5 4,50 30,9 30,1 29,1 39,1 45,7

377_C Eiland 5 7,50 32,3 31,5 30,6 40,6 47,0
377_D Eiland 5 10,50 34,9 34,2 33,2 43,2 49,4
377_E Eiland 5 13,50 40,8 40,2 38,9 48,9 55,1
377_F Eiland 5 16,50 34,1 33,4 32,3 42,3 48,9
378_A Eiland 5 1,50 31,4 30,3 28,9 38,9 47,4

378_B Eiland 5 4,50 31,1 30,2 29,3 39,3 45,8
378_C Eiland 5 7,50 32,5 31,6 30,6 40,6 47,0
378_D Eiland 5 10,50 35,0 34,2 33,1 43,1 49,4
378_E Eiland 5 13,50 40,7 40,1 38,7 48,7 55,0
378_F Eiland 5 16,50 34,3 33,6 32,6 42,6 48,9

379_A Eiland 5 1,50 29,9 29,1 28,1 38,1 45,0
379_B Eiland 5 4,50 30,8 30,1 29,1 39,1 45,8
379_C Eiland 5 7,50 32,3 31,5 30,6 40,6 47,1
379_D Eiland 5 10,50 34,9 34,2 33,2 43,2 49,5
379_E Eiland 5 13,50 40,9 40,3 38,9 48,9 55,2

379_F Eiland 5 16,50 34,2 33,4 32,5 42,5 49,1
380_A Eiland 5 1,50 33,1 31,7 30,9 40,9 47,6
380_B Eiland 5 4,50 32,8 31,3 30,4 40,4 46,4
380_C Eiland 5 7,50 33,9 32,6 31,6 41,6 47,6
380_D Eiland 5 10,50 35,9 34,8 33,9 43,9 49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

380_E Eiland 5 13,50 40,9 40,2 38,9 48,9 55,1
380_F Eiland 5 16,50 34,4 33,7 32,7 42,7 49,1
381_A Eiland 5 1,50 29,9 29,1 28,1 38,1 44,9
381_B Eiland 5 4,50 30,9 30,1 29,1 39,1 45,8
381_C Eiland 5 7,50 32,3 31,5 30,6 40,6 47,1

381_D Eiland 5 10,50 34,9 34,2 33,2 43,2 49,4
381_E Eiland 5 13,50 40,9 40,3 39,0 49,0 55,2
381_F Eiland 5 16,50 34,2 33,5 32,5 42,5 49,1
382_A Eiland 5 1,50 32,4 31,1 30,1 40,1 47,5
382_B Eiland 5 4,50 31,8 30,6 29,7 39,7 45,9

382_C Eiland 5 7,50 33,0 31,9 31,0 41,0 47,2
382_D Eiland 5 10,50 35,3 34,4 33,4 43,4 49,5
382_E Eiland 5 13,50 40,9 40,2 38,8 48,8 55,1
382_F Eiland 5 16,50 34,4 33,6 32,7 42,7 49,0
383_A Eiland 5 1,50 28,9 28,2 27,2 37,2 44,3

383_B Eiland 5 4,50 29,7 28,8 27,8 37,8 44,8
383_C Eiland 5 7,50 31,2 30,4 29,5 39,5 46,3
383_D Eiland 5 10,50 33,0 32,3 31,3 41,3 47,9
383_E Eiland 5 13,50 27,5 26,7 25,8 35,8 42,5
383_F Eiland 5 16,50 33,9 33,1 32,2 42,2 48,8

384_A Eiland 5 1,50 31,3 30,7 30,1 40,1 47,2
384_B Eiland 5 4,50 32,3 31,6 30,7 40,7 48,9
384_C Eiland 5 7,50 31,2 30,9 30,6 40,6 47,6
384_D Eiland 5 10,50 27,9 27,1 26,2 36,2 43,4
384_E Eiland 5 13,50 27,9 27,2 26,2 36,2 42,6

384_F Eiland 5 16,50 34,2 33,5 32,5 42,5 48,9
385_A Eiland 5 1,50 28,8 28,1 27,1 37,1 44,0
385_B Eiland 5 4,50 29,6 28,8 27,7 37,7 44,6
385_C Eiland 5 7,50 31,1 30,3 29,4 39,4 46,1
385_D Eiland 5 10,50 33,0 32,3 31,3 41,3 47,8

385_E Eiland 5 13,50 27,5 26,7 25,8 35,8 42,4
385_F Eiland 5 16,50 33,9 33,2 32,2 42,2 48,8
386_A Eiland 5 1,50 32,2 31,6 30,9 40,9 48,2
386_B Eiland 5 4,50 33,3 32,7 31,8 41,8 50,1
386_C Eiland 5 7,50 30,5 29,8 28,8 38,8 45,3

386_D Eiland 5 10,50 32,7 32,2 31,2 41,2 47,4
386_E Eiland 5 13,50 27,8 27,0 26,1 36,1 42,5
386_F Eiland 5 16,50 34,2 33,4 32,5 42,5 48,8
387_A Eiland 5 1,50 29,9 29,2 28,3 38,3 45,2
387_B Eiland 5 4,50 31,2 30,5 29,7 39,7 46,7

387_C Eiland 5 7,50 33,7 33,0 32,3 42,3 49,8
387_D Eiland 5 10,50 36,5 35,9 35,1 45,1 52,9
387_E Eiland 5 13,50 28,4 27,7 26,7 36,7 43,6
387_F Eiland 5 16,50 33,8 33,0 32,0 42,0 48,9
388_A Eiland 5 1,50 32,6 32,0 31,1 41,1 47,3

388_B Eiland 5 4,50 33,6 33,0 31,9 41,9 49,1
388_C Eiland 5 7,50 34,0 33,4 32,7 42,7 50,8
388_D Eiland 5 10,50 29,1 28,1 27,2 37,2 43,6
388_E Eiland 5 13,50 30,2 29,3 28,4 38,4 44,7
388_F Eiland 5 16,50 35,0 34,1 33,2 43,2 49,6

389_A Eiland 5 1,50 29,2 28,5 27,6 37,6 44,6
389_B Eiland 5 4,50 30,0 29,2 28,2 38,2 45,1
389_C Eiland 5 7,50 31,4 30,6 29,7 39,7 46,5
389_D Eiland 5 10,50 33,1 32,4 31,4 41,4 48,0
389_E Eiland 5 13,50 27,6 26,9 25,9 35,9 42,5

389_F Eiland 5 16,50 33,8 33,0 32,0 42,0 48,7
390_A Eiland 5 1,50 31,3 30,6 29,9 39,9 46,5
390_B Eiland 5 4,50 32,0 31,3 30,2 40,2 48,2
390_C Eiland 5 7,50 32,8 32,1 31,3 41,3 50,0
390_D Eiland 5 10,50 27,0 26,2 25,2 35,2 41,7

390_E Eiland 5 13,50 28,3 27,4 26,5 36,5 42,9
390_F Eiland 5 16,50 34,3 33,6 32,6 42,6 49,0
391_A Eiland 5 1,50 32,5 31,7 30,9 40,9 48,2
391_B Eiland 5 4,50 33,6 32,9 32,0 42,0 50,0
391_C Eiland 5 7,50 31,0 30,2 29,2 39,2 45,6

391_D Eiland 5 10,50 33,3 32,5 31,5 41,5 47,7
391_E Eiland 5 13,50 27,7 27,0 26,0 36,0 42,4
391_F Eiland 5 16,50 34,1 33,4 32,4 42,4 48,8
392_A Eiland 5 1,50 33,1 32,4 31,5 41,5 50,2
392_B Eiland 5 4,50 29,5 28,7 27,7 37,7 44,3
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

392_C Eiland 5 7,50 30,7 29,9 29,0 39,0 45,5
392_D Eiland 5 10,50 33,0 32,2 31,2 41,2 47,6
392_E Eiland 5 13,50 27,5 26,7 25,8 35,8 42,3
392_F Eiland 5 16,50 33,9 33,1 32,1 42,1 48,7
393_A Eiland 5 1,50 28,9 28,2 27,1 37,1 43,8

393_B Eiland 5 4,50 29,5 28,8 27,7 37,7 44,3
393_C Eiland 5 7,50 31,1 30,2 29,4 39,4 45,9
393_D Eiland 5 10,50 33,1 32,3 31,4 41,4 47,6
393_E Eiland 5 13,50 27,5 26,8 25,8 35,8 42,3
393_F Eiland 5 16,50 34,0 33,3 32,3 42,3 48,7

394_A Eiland 5 1,50 32,1 31,3 30,1 40,1 49,1
394_B Eiland 5 4,50 29,5 28,8 27,8 37,8 44,3
394_C Eiland 5 7,50 30,8 30,0 29,1 39,1 45,5
394_D Eiland 5 10,50 33,0 32,3 31,3 41,3 47,5
394_E Eiland 5 13,50 27,5 26,7 25,8 35,8 42,3

394_F Eiland 5 16,50 33,9 33,1 32,2 42,2 48,7
395_A Eiland 5 1,50 28,9 28,2 27,2 37,2 45,5
395_B Eiland 5 4,50 29,5 28,8 27,8 37,8 44,3
395_C Eiland 5 7,50 30,9 30,1 29,2 39,2 45,6
395_D Eiland 5 10,50 33,0 32,3 31,4 41,4 47,6

395_E Eiland 5 13,50 27,5 26,8 25,8 35,8 42,2
395_F Eiland 5 16,50 34,0 33,2 32,3 42,3 48,6
396_A Eiland 5 1,50 32,8 32,0 31,1 41,1 49,0
396_B Eiland 5 4,50 32,5 32,2 31,6 41,6 48,8
396_C Eiland 5 7,50 30,8 30,0 29,0 39,0 45,5

396_D Eiland 5 10,50 33,1 32,3 31,3 41,3 47,6
396_E Eiland 5 13,50 27,7 26,9 25,9 35,9 42,3
396_F Eiland 5 16,50 34,1 33,3 32,4 42,4 48,7
397_A Eiland 5 1,50 28,9 28,1 27,1 37,1 43,9
397_B Eiland 5 4,50 29,5 28,8 27,7 37,7 44,4

397_C Eiland 5 7,50 31,1 30,3 29,4 39,4 46,0
397_D Eiland 5 10,50 33,0 32,3 31,3 41,3 47,8
397_E Eiland 5 13,50 27,5 26,7 25,8 35,8 42,4
397_F Eiland 5 16,50 34,0 33,2 32,3 42,3 48,9
398_A Eiland 5 1,50 33,1 32,3 31,4 41,4 49,2

398_B Eiland 5 4,50 29,6 28,8 27,8 37,8 44,3
398_C Eiland 5 7,50 30,7 29,9 29,0 39,0 45,4
398_D Eiland 5 10,50 33,0 32,2 31,2 41,2 47,6
398_E Eiland 5 13,50 27,6 26,8 25,8 35,8 42,3
398_F Eiland 5 16,50 34,0 33,2 32,2 42,2 48,6

399_A Eiland 5 1,50 28,9 28,1 27,1 37,1 43,8
399_B Eiland 5 4,50 29,5 28,8 27,7 37,7 44,4
399_C Eiland 5 7,50 31,1 30,3 29,4 39,4 46,0
399_D Eiland 5 10,50 33,1 32,3 31,3 41,3 47,7
399_E Eiland 5 13,50 27,5 26,8 25,8 35,8 42,3

399_F Eiland 5 16,50 34,0 33,3 32,3 42,3 48,8
400_A Eiland 5 1,50 39,4 38,4 36,8 46,8 53,3
400_B Eiland 5 4,50 41,5 40,6 39,0 49,0 55,2
400_C Eiland 5 7,50 40,5 39,1 38,1 48,1 54,7
400_D Eiland 5 10,50 39,7 38,2 36,9 46,9 53,6

400_E Eiland 5 13,50 42,1 41,2 39,7 49,7 56,3
400_F Eiland 5 16,50 44,1 43,5 42,1 52,1 58,4
401_A Eiland 5 1,50 27,6 26,7 25,7 35,7 42,7
401_B Eiland 5 4,50 28,5 27,6 26,7 36,7 43,7
401_C Eiland 5 7,50 30,0 29,1 28,1 38,1 44,9

401_D Eiland 5 10,50 32,6 31,7 30,8 40,8 47,5
401_E Eiland 5 13,50 36,9 36,1 35,1 45,1 51,8
401_F Eiland 5 16,50 44,3 43,7 42,5 52,5 59,1
402_A Eiland 5 1,50 34,3 33,8 33,5 43,5 48,0
402_B Eiland 5 4,50 33,6 33,0 32,9 42,9 48,1

402_C Eiland 5 7,50 30,8 29,6 28,7 38,7 45,2
402_D Eiland 5 10,50 33,0 32,0 31,1 41,1 47,6
402_E Eiland 5 13,50 37,2 36,4 35,3 45,3 51,7
402_F Eiland 5 16,50 44,6 44,0 42,8 52,8 59,2
403_A Eiland 5 1,50 28,0 27,0 26,1 36,1 43,3

403_B Eiland 5 4,50 28,7 27,8 26,9 36,9 43,8
403_C Eiland 5 7,50 30,0 29,2 28,2 38,2 45,0
403_D Eiland 5 10,50 32,6 31,7 30,8 40,8 47,5
403_E Eiland 5 13,50 36,9 36,1 35,1 45,1 51,7
403_F Eiland 5 16,50 44,2 43,6 42,5 52,5 59,1
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

404_A Eiland 5 1,50 37,3 36,8 35,3 45,3 50,3
404_B Eiland 5 4,50 36,4 35,6 35,3 45,3 49,6
404_C Eiland 5 7,50 33,1 31,2 30,4 40,4 46,4
404_D Eiland 5 10,50 34,6 33,0 32,2 42,2 48,4
404_E Eiland 5 13,50 37,8 36,8 35,8 45,8 52,1

404_F Eiland 5 16,50 44,6 44,0 42,8 52,8 59,3
405_A Eiland 5 1,50 27,4 26,5 25,6 35,6 42,5
405_B Eiland 5 4,50 28,4 27,5 26,6 36,6 43,5
405_C Eiland 5 7,50 29,9 29,0 28,1 38,1 44,8
405_D Eiland 5 10,50 32,6 31,7 30,7 40,7 47,4

405_E Eiland 5 13,50 36,9 36,2 35,1 45,1 51,7
405_F Eiland 5 16,50 44,4 43,8 42,6 52,6 59,1
406_A Eiland 5 1,50 33,1 32,7 32,5 42,5 47,2
406_B Eiland 5 4,50 28,6 27,6 26,7 36,7 43,4
406_C Eiland 5 7,50 30,0 29,0 28,1 38,1 44,7

406_D Eiland 5 10,50 32,6 31,7 30,7 40,7 47,4
406_E Eiland 5 13,50 37,0 36,2 35,1 45,1 51,6
406_F Eiland 5 16,50 44,5 43,9 42,7 52,7 59,1
407_A Eiland 5 1,50 27,4 26,6 25,6 35,6 42,6
407_B Eiland 5 4,50 28,4 27,6 26,7 36,7 43,6

407_C Eiland 5 7,50 29,9 29,0 28,1 38,1 44,9
407_D Eiland 5 10,50 32,5 31,6 30,7 40,7 47,5
407_E Eiland 5 13,50 36,9 36,1 35,1 45,1 51,8
407_F Eiland 5 16,50 44,4 43,8 42,6 52,6 59,2
408_A Eiland 5 1,50 33,4 33,0 32,7 42,7 47,5

408_B Eiland 5 4,50 29,3 28,4 27,5 37,5 44,3
408_C Eiland 5 7,50 30,2 29,2 28,3 38,3 44,8
408_D Eiland 5 10,50 32,7 31,8 30,9 40,9 47,4
408_E Eiland 5 13,50 37,1 36,3 35,2 45,2 51,6
408_F Eiland 5 16,50 44,6 43,9 42,7 52,7 59,2

409_A Eiland 5 1,50 37,9 37,2 35,9 45,9 50,9
409_B Eiland 5 4,50 37,8 37,0 36,8 46,8 50,6
409_C Eiland 5 7,50 35,0 33,3 32,6 42,6 48,5
409_D Eiland 5 10,50 36,1 34,6 33,7 43,7 49,9
409_E Eiland 5 13,50 39,5 38,1 37,0 47,0 53,6

409_F Eiland 5 16,50 44,7 44,1 42,9 52,9 59,4
410_A Eiland 5 1,50 27,4 26,6 25,6 35,6 42,4
410_B Eiland 5 4,50 28,4 27,5 26,6 36,6 43,3
410_C Eiland 5 7,50 29,9 29,0 28,0 38,0 44,7
410_D Eiland 5 10,50 32,5 31,6 30,6 40,6 47,3

410_E Eiland 5 13,50 36,9 36,1 35,0 45,0 51,6
410_F Eiland 5 16,50 44,3 43,7 42,5 52,5 59,0
411_A Eiland 5 1,50 31,1 30,4 30,1 40,1 46,2
411_B Eiland 5 4,50 28,5 27,6 26,6 36,6 43,3
411_C Eiland 5 7,50 29,9 28,9 28,0 38,0 44,6

411_D Eiland 5 10,50 32,5 31,5 30,5 40,5 47,3
411_E Eiland 5 13,50 36,9 36,1 35,0 45,0 51,6
411_F Eiland 5 16,50 44,4 43,8 42,6 52,6 59,1
412_A Eiland 5 1,50 27,5 26,7 25,7 35,7 42,7
412_B Eiland 5 4,50 28,4 27,5 26,6 36,6 43,3

412_C Eiland 5 7,50 29,9 28,9 28,0 38,0 44,7
412_D Eiland 5 10,50 32,4 31,5 30,5 40,5 47,2
412_E Eiland 5 13,50 36,8 36,0 34,9 44,9 51,6
412_F Eiland 5 16,50 44,3 43,6 42,4 52,4 59,0
413_A Eiland 5 1,50 28,4 27,5 26,6 36,6 43,3

413_B Eiland 5 4,50 28,5 27,5 26,6 36,6 43,3
413_C Eiland 5 7,50 29,9 28,9 27,9 37,9 44,6
413_D Eiland 5 10,50 32,4 31,4 30,5 40,5 47,2
413_E Eiland 5 13,50 36,8 36,0 34,9 44,9 51,5
413_F Eiland 5 16,50 44,3 43,7 42,4 52,4 59,0

414_A Eiland 5 1,50 38,4 37,6 36,1 46,1 51,9
414_B Eiland 5 4,50 40,2 39,5 38,1 48,1 53,5
414_C Eiland 5 7,50 39,0 37,9 37,5 47,5 52,7
414_D Eiland 5 10,50 37,9 36,5 35,5 45,5 51,9
414_E Eiland 5 13,50 40,9 39,8 38,4 48,4 54,9

414_F Eiland 5 16,50 45,0 44,4 43,2 53,2 59,7
415_A Eiland 5 1,50 28,7 27,8 27,1 37,1 44,2
415_B Eiland 5 4,50 29,3 28,5 27,7 37,7 44,7
415_C Eiland 5 7,50 30,4 29,5 28,7 38,7 45,6
415_D Eiland 5 10,50 32,7 31,9 30,9 40,9 47,8
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

415_E Eiland 5 13,50 36,8 36,0 34,9 44,9 51,7
415_F Eiland 5 16,50 44,0 43,3 42,1 52,1 59,0
416_A Eiland 5 1,50 27,4 26,5 25,6 35,6 42,5
416_B Eiland 5 4,50 28,4 27,5 26,6 36,6 43,4
416_C Eiland 5 7,50 29,9 29,0 28,1 38,1 44,7

416_D Eiland 5 10,50 32,6 31,7 30,8 40,8 47,3
416_E Eiland 5 13,50 37,0 36,2 35,1 45,1 51,6
416_F Eiland 5 16,50 44,4 43,8 42,6 52,6 59,0
417_A Eiland 5 1,50 29,3 28,5 27,8 37,8 44,8
417_B Eiland 5 4,50 31,1 30,3 29,7 39,7 46,9

417_C Eiland 5 7,50 33,6 33,0 32,4 42,4 49,8
417_D Eiland 5 10,50 37,3 36,7 36,2 46,2 53,5
417_E Eiland 5 13,50 39,1 38,5 37,8 47,8 55,0
417_F Eiland 5 16,50 43,7 43,1 41,7 51,7 59,0
418_A Eiland 5 1,50 -- -- -- -- --

418_B Eiland 5 4,50 -- -- -- -- --
418_C Eiland 5 7,50 -- -- -- -- --
418_D Eiland 5 10,50 38,3 37,8 37,2 47,2 55,3
418_E Eiland 5 13,50 38,3 37,8 37,3 47,3 55,0
418_F Eiland 5 16,50 39,6 39,0 38,4 48,4 56,1

419_A Eiland 5 1,50 31,4 30,7 30,1 40,1 47,3
419_B Eiland 5 4,50 33,5 32,8 32,4 42,4 49,5
420_A Eiland 5 1,50 31,4 30,6 29,9 39,9 46,6
420_B Eiland 5 4,50 33,1 32,4 31,8 41,8 48,5
421_A Eiland 5 1,50 31,4 30,7 29,9 39,9 46,9

421_B Eiland 5 4,50 33,2 32,5 31,8 41,8 48,9
422_A Eiland 5 1,50 28,0 27,2 26,3 36,3 44,0
422_B Eiland 5 4,50 29,4 28,6 27,7 37,7 45,3
423_A Eiland 6 1,50 26,4 25,6 24,6 34,6 41,5
423_B Eiland 6 4,50 27,1 26,2 25,2 35,2 42,0

423_C Eiland 6 7,50 28,3 27,5 26,5 36,5 43,2
423_D Eiland 6 10,50 31,6 30,9 30,0 40,0 46,4
423_E Eiland 6 13,50 35,0 34,2 33,2 43,2 49,8
424_A Eiland 6 1,50 36,3 36,0 35,7 45,7 49,8
424_B Eiland 6 4,50 35,8 35,2 35,1 45,1 49,7

424_C Eiland 6 7,50 28,6 27,6 26,7 36,7 43,2
424_D Eiland 6 10,50 31,1 30,2 29,3 39,3 45,7
424_E Eiland 6 13,50 35,1 34,3 33,4 43,4 49,7
425_A Eiland 6 1,50 28,5 27,7 27,0 37,0 43,9
425_B Eiland 6 4,50 30,6 29,9 29,1 39,1 45,9

425_C Eiland 6 7,50 33,9 33,4 32,9 42,9 49,6
425_D Eiland 6 10,50 39,2 38,6 38,2 48,2 55,8
425_E Eiland 6 13,50 40,9 40,4 39,9 49,9 57,4
426_A Eiland 6 1,50 29,4 28,5 27,8 37,8 44,7
426_B Eiland 6 4,50 31,6 30,8 30,0 40,0 46,8

426_C Eiland 6 7,50 35,2 34,6 33,9 43,9 50,4
426_D Eiland 6 10,50 40,8 40,3 39,9 49,9 56,4
426_E Eiland 6 13,50 43,4 43,0 42,0 52,0 58,7
427_A Eiland 6 1,50 38,6 38,3 37,1 47,1 51,5
427_B Eiland 6 4,50 36,7 36,3 36,1 46,1 50,3

427_C Eiland 6 7,50 29,7 28,9 28,2 38,2 44,4
427_D Eiland 6 10,50 31,4 30,5 29,6 39,6 45,9
427_E Eiland 6 13,50 35,2 34,4 33,4 43,4 49,8
428_A Eiland 6 1,50 26,8 26,0 25,1 35,1 41,8
428_B Eiland 6 4,50 27,1 26,2 25,3 35,3 42,0

428_C Eiland 6 7,50 28,3 27,4 26,5 36,5 43,1
428_D Eiland 6 10,50 31,6 30,9 30,0 40,0 46,3
428_E Eiland 6 13,50 34,9 34,2 33,2 43,2 49,7
429_A Eiland 6 1,50 29,9 29,1 28,4 38,4 45,7
429_B Eiland 6 4,50 27,1 26,3 25,3 35,3 42,0

429_C Eiland 6 7,50 28,3 27,3 26,4 36,4 43,0
429_D Eiland 6 10,50 31,5 30,7 29,8 39,8 46,2
429_E Eiland 6 13,50 34,8 34,0 33,0 43,0 49,6
430_A Eiland 6 1,50 26,5 25,7 24,7 34,7 41,9
430_B Eiland 6 4,50 27,1 26,3 25,3 35,3 42,3

430_C Eiland 6 7,50 28,4 27,5 26,6 36,6 43,4
430_D Eiland 6 10,50 31,6 30,9 29,9 39,9 46,5
430_E Eiland 6 13,50 34,9 34,1 33,1 43,1 49,8
431_A Eiland 6 1,50 26,4 25,6 24,6 34,6 41,6
431_B Eiland 6 4,50 27,1 26,2 25,2 35,2 42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

431_C Eiland 6 7,50 28,3 27,4 26,5 36,5 43,4
431_D Eiland 6 10,50 31,6 30,8 29,9 39,9 46,5
431_E Eiland 6 13,50 34,9 34,1 33,1 43,1 49,8
432_A Eiland 6 1,50 26,4 25,6 24,6 34,6 41,5
432_B Eiland 6 4,50 27,0 26,2 25,2 35,2 42,0

432_C Eiland 6 7,50 28,3 27,4 26,5 36,5 43,2
432_D Eiland 6 10,50 31,6 30,8 29,9 39,9 46,4
432_E Eiland 6 13,50 34,9 34,1 33,1 43,1 49,7
433_A Eiland 6 1,50 27,0 26,5 25,3 35,3 43,4
433_B Eiland 6 4,50 27,1 26,2 25,3 35,3 42,0

433_C Eiland 6 7,50 28,3 27,4 26,5 36,5 43,1
433_D Eiland 6 10,50 31,7 30,9 30,0 40,0 46,3
433_E Eiland 6 13,50 34,9 34,1 33,2 43,2 49,7
434_A Eiland 6 1,50 27,8 27,1 26,2 36,2 43,2
434_B Eiland 6 4,50 28,9 28,1 27,3 37,3 44,5

434_C Eiland 6 7,50 29,8 29,0 28,2 38,2 45,4
434_D Eiland 6 10,50 32,2 31,4 30,4 40,4 47,3
434_E Eiland 6 13,50 35,1 34,3 33,2 43,2 50,1
435_A Eiland 6 1,50 34,4 34,0 33,9 43,9 48,4
435_B Eiland 6 4,50 30,9 29,8 29,2 39,2 46,7

435_C Eiland 6 7,50 28,4 27,5 26,6 36,6 43,1
435_D Eiland 6 10,50 31,0 30,1 29,2 39,2 45,7
435_E Eiland 6 13,50 35,0 34,2 33,3 43,3 49,7
436_A Eiland 6 1,50 32,9 32,2 32,2 42,2 47,6
436_B Eiland 6 4,50 27,6 26,8 25,9 35,9 42,7

436_C Eiland 6 7,50 28,3 27,4 26,5 36,5 43,1
436_D Eiland 6 10,50 31,1 30,2 29,3 39,3 45,9
436_E Eiland 6 13,50 34,9 34,1 33,0 43,0 49,6
437_A Eiland 6 1,50 32,6 32,0 32,0 42,0 48,0
437_B Eiland 6 4,50 27,1 26,2 25,2 35,2 42,1

437_C Eiland 6 7,50 28,3 27,3 26,4 36,4 43,1
437_D Eiland 6 10,50 31,5 30,6 29,6 39,6 46,1
437_E Eiland 6 13,50 34,9 34,0 33,0 43,0 49,7
438_A Eiland 6 1,50 27,2 26,2 25,2 35,2 42,1
438_B Eiland 6 4,50 27,6 26,6 25,7 35,7 42,5

438_C Eiland 6 7,50 28,6 27,7 26,8 36,8 43,6
438_D Eiland 6 10,50 31,6 30,9 29,9 39,9 46,4
438_E Eiland 6 13,50 34,8 34,1 33,1 43,1 49,7
439_A Eiland 6 1,50 25,9 25,0 24,0 34,0 40,9
439_B Eiland 6 4,50 26,0 25,1 24,1 34,1 40,9

439_C Eiland 6 7,50 26,6 25,6 24,6 34,6 41,2
439_D Eiland 6 10,50 28,5 27,1 26,1 36,1 42,4
439_E Eiland 6 13,50 33,4 32,6 31,6 41,6 48,4
440_A Eiland 6 1,50 31,7 31,2 30,5 40,5 47,3
440_B Eiland 6 4,50 32,5 31,9 31,2 41,2 49,2

440_C Eiland 6 7,50 31,0 30,7 30,4 40,4 45,5
440_D Eiland 6 10,50 27,6 26,8 25,8 35,8 42,3
440_E Eiland 6 13,50 33,9 33,1 32,1 42,1 48,6
441_A Eiland 6 1,50 31,3 30,7 29,9 39,9 47,2
441_B Eiland 6 4,50 32,1 31,4 30,4 40,4 48,5

441_C Eiland 6 7,50 29,8 29,2 28,4 38,4 44,9
441_D Eiland 6 10,50 33,4 32,8 32,1 42,1 48,5
441_E Eiland 6 13,50 33,8 33,0 32,0 42,0 48,6
442_A Eiland 6 1,50 31,9 30,9 29,8 39,8 48,5
442_B Eiland 6 4,50 32,3 31,4 30,0 40,0 48,9

442_C Eiland 6 7,50 32,5 31,9 30,9 40,9 47,3
442_D Eiland 6 10,50 36,3 35,7 34,6 44,6 51,0
442_E Eiland 6 13,50 33,8 32,9 32,0 42,0 48,7
443_A Eiland 6 1,50 27,8 26,8 25,9 35,9 42,9
443_B Eiland 6 4,50 28,7 27,6 26,8 36,8 43,7

443_C Eiland 6 7,50 30,2 29,1 28,3 38,3 45,2
443_D Eiland 6 10,50 33,2 32,0 31,1 41,1 48,2
443_E Eiland 6 13,50 33,4 32,6 31,5 41,5 48,5
444_A Eiland 6 1,50 32,6 32,1 31,6 41,6 47,7
444_B Eiland 6 4,50 33,6 33,0 32,5 42,5 49,1

444_C Eiland 6 7,50 34,3 33,7 33,2 43,2 50,7
444_D Eiland 6 10,50 29,0 28,0 27,1 37,1 43,5
444_E Eiland 6 13,50 34,4 33,6 32,7 42,7 49,0
445_A Eiland 6 1,50 39,7 39,3 37,6 47,6 53,9
445_B Eiland 6 4,50 39,5 38,9 37,5 47,5 53,6
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

445_C Eiland 6 7,50 36,3 35,0 34,5 44,5 52,2
445_D Eiland 6 10,50 35,5 34,0 33,1 43,1 49,4
445_E Eiland 6 13,50 38,3 37,2 36,2 46,2 52,6
446_A Eiland 6 1,50 26,0 25,2 24,3 34,3 41,3
446_B Eiland 6 4,50 26,1 25,3 24,5 34,5 41,4

446_C Eiland 6 7,50 26,6 25,9 25,0 35,0 41,8
446_D Eiland 6 10,50 27,7 27,0 26,1 36,1 42,9
446_E Eiland 6 13,50 33,7 33,0 32,1 42,1 48,7
447_A Eiland 6 1,50 25,6 24,9 23,8 33,8 41,0
447_B Eiland 6 4,50 25,6 24,9 23,9 33,9 40,9

447_C Eiland 6 7,50 26,1 25,4 24,4 34,4 41,2
447_D Eiland 6 10,50 27,2 26,5 25,6 35,6 42,3
447_E Eiland 6 13,50 33,4 32,7 31,8 41,8 48,5
448_A Eiland 6 1,50 31,3 30,8 30,2 40,2 47,1
448_B Eiland 6 4,50 33,2 32,5 31,9 41,9 49,7

448_C Eiland 6 7,50 32,9 32,2 31,5 41,5 49,6
448_D Eiland 6 10,50 27,9 27,1 26,2 36,2 42,6
448_E Eiland 6 13,50 34,1 33,3 32,3 42,3 48,7
449_A Eiland 6 1,50 29,4 28,7 27,6 37,6 44,4
449_B Eiland 6 4,50 30,5 29,7 28,8 38,8 45,4

449_C Eiland 6 7,50 32,8 32,1 31,2 41,2 47,5
449_D Eiland 6 10,50 36,5 35,8 34,8 44,8 51,1
449_E Eiland 6 13,50 33,8 33,0 32,1 42,1 48,7
450_A Eiland 6 1,50 31,5 30,5 29,0 39,0 49,2
450_B Eiland 6 4,50 30,6 29,8 28,9 38,9 45,4

450_C Eiland 6 7,50 32,9 32,2 31,2 41,2 47,4
450_D Eiland 6 10,50 36,6 35,9 34,8 44,8 51,1
450_E Eiland 6 13,50 33,9 33,1 32,2 42,2 48,7
451_A Eiland 6 1,50 31,3 30,3 28,6 38,6 48,4
451_B Eiland 6 4,50 30,6 29,8 28,8 38,8 45,4

451_C Eiland 6 7,50 32,9 32,2 31,2 41,2 47,5
451_D Eiland 6 10,50 36,6 35,9 34,8 44,8 51,2
451_E Eiland 6 13,50 33,9 33,1 32,2 42,2 48,7
452_A Eiland 6 1,50 38,3 37,7 37,4 47,4 56,0
452_B Eiland 6 4,50 38,9 38,4 38,0 48,0 56,2

452_C Eiland 6 7,50 39,9 39,3 38,9 48,9 56,6
452_D Eiland 6 10,50 42,2 41,6 41,0 51,0 57,9
452_E Eiland 6 13,50 44,4 43,8 42,7 52,7 59,5
453_A Eiland 6 1,50 38,2 37,7 37,4 47,4 55,6
453_B Eiland 6 4,50 38,2 37,7 37,3 47,3 55,5

453_C Eiland 6 7,50 38,2 37,7 37,3 47,3 55,4
453_D Eiland 6 10,50 38,3 37,8 37,4 47,4 55,3
453_E Eiland 6 13,50 39,7 39,1 38,6 48,6 56,0
454_A Eiland 6 1,50 32,2 31,2 29,9 39,9 48,7
454_B Eiland 6 4,50 31,4 30,7 29,7 39,7 47,1

454_C Eiland 6 7,50 32,8 32,1 31,2 41,2 47,4
454_D Eiland 6 10,50 36,6 35,9 34,9 44,9 51,1
454_E Eiland 6 13,50 33,8 33,0 32,1 42,1 48,5
455_A Eiland 6 1,50 29,4 28,6 27,6 37,6 44,5
455_B Eiland 6 4,50 30,5 29,8 28,8 38,8 45,6

455_C Eiland 6 7,50 32,8 32,1 31,1 41,1 47,6
455_D Eiland 6 10,50 36,4 35,7 34,6 44,6 51,1
455_E Eiland 6 13,50 33,6 32,9 31,9 41,9 48,6
456_A Eiland 6 1,50 29,4 28,6 27,6 37,6 44,5
456_B Eiland 6 4,50 30,5 29,7 28,8 38,8 45,5

456_C Eiland 6 7,50 32,8 32,1 31,1 41,1 47,5
456_D Eiland 6 10,50 36,5 35,8 34,7 44,7 51,1
456_E Eiland 6 13,50 33,7 33,0 32,0 42,0 48,7
457_A Eiland 6 1,50 29,4 28,6 27,6 37,6 44,5
457_B Eiland 6 4,50 30,5 29,7 28,8 38,8 45,5

457_C Eiland 6 7,50 32,8 32,1 31,1 41,1 47,5
457_D Eiland 6 10,50 36,5 35,8 34,7 44,7 51,1
457_E Eiland 6 13,50 33,8 33,0 32,1 42,1 48,7
458_A Eiland 6 1,50 31,8 30,8 29,3 39,3 48,7
458_B Eiland 6 4,50 30,6 29,8 28,9 38,9 45,4

458_C Eiland 6 7,50 32,8 32,1 31,1 41,1 47,3
458_D Eiland 6 10,50 36,6 35,9 34,8 44,8 51,1
458_E Eiland 6 13,50 33,8 33,1 32,2 42,2 48,6
459_A Eiland 7 1,50 25,5 24,7 23,7 33,7 44,0
459_B Eiland 7 4,50 25,6 24,8 23,8 33,8 40,8
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

459_C Eiland 7 7,50 26,0 25,3 24,3 34,3 41,1
459_D Eiland 7 10,50 27,2 26,5 25,5 35,5 42,2
459_E Eiland 7 13,50 33,6 32,8 31,8 41,8 48,5
460_A Eiland 7 1,50 31,1 30,7 30,3 40,3 47,2
460_B Eiland 7 4,50 32,2 31,5 31,0 41,0 49,2

460_C Eiland 7 7,50 26,2 25,5 24,5 34,5 41,0
460_D Eiland 7 10,50 27,4 26,6 25,7 35,7 42,2
460_E Eiland 7 13,50 33,7 32,9 32,0 42,0 48,4
461_A Eiland 7 1,50 31,9 31,3 30,7 40,7 49,1
461_B Eiland 7 4,50 25,6 24,8 23,8 33,8 40,8

461_C Eiland 7 7,50 26,0 25,3 24,3 34,3 41,0
461_D Eiland 7 10,50 27,2 26,4 25,5 35,5 42,2
461_E Eiland 7 13,50 33,6 32,8 31,9 41,9 48,5
462_A Eiland 7 1,50 31,0 30,6 29,9 39,9 45,8
462_B Eiland 7 4,50 32,6 32,1 31,8 41,8 49,0

462_C Eiland 7 7,50 31,5 31,2 30,9 40,9 47,7
462_D Eiland 7 10,50 28,1 27,2 26,3 36,3 42,8
462_E Eiland 7 13,50 33,8 33,0 32,0 42,0 48,6
463_A Eiland 7 1,50 25,6 24,9 23,9 33,9 40,9
463_B Eiland 7 4,50 25,8 25,0 24,0 34,0 41,0

463_C Eiland 7 7,50 26,3 25,5 24,6 34,6 41,4
463_D Eiland 7 10,50 27,5 26,7 25,8 35,8 42,5
463_E Eiland 7 13,50 33,6 32,8 31,9 41,9 48,6
464_A Eiland 7 1,50 31,0 30,7 30,1 40,1 46,2
464_B Eiland 7 4,50 32,5 31,8 31,4 41,4 49,3

464_C Eiland 7 7,50 26,4 25,6 24,7 34,7 41,2
464_D Eiland 7 10,50 27,6 26,7 25,9 35,9 42,3
464_E Eiland 7 13,50 33,7 32,9 32,0 42,0 48,5
465_A Eiland 7 1,50 28,3 27,5 26,8 36,8 44,2
465_B Eiland 7 4,50 29,3 28,5 27,9 37,9 45,2

465_C Eiland 7 7,50 31,3 30,6 30,0 40,0 47,5
465_D Eiland 7 10,50 34,9 34,3 33,8 43,8 51,2
465_E Eiland 7 13,50 38,9 38,2 37,6 47,6 55,4
466_A Eiland 7 1,50 28,7 28,0 27,0 37,0 43,5
466_B Eiland 7 4,50 29,7 28,9 28,0 38,0 44,6

466_C Eiland 7 7,50 31,5 30,8 29,9 39,9 46,6
466_D Eiland 7 10,50 34,2 33,6 32,6 42,6 49,7
466_E Eiland 7 13,50 39,4 38,8 38,1 48,1 55,6
467_A Eiland 7 1,50 28,3 27,6 26,6 36,6 43,8
467_B Eiland 7 4,50 29,4 28,7 27,8 37,8 44,9

467_C Eiland 7 7,50 31,3 30,6 29,8 39,8 46,9
467_D Eiland 7 10,50 33,9 33,2 32,6 42,6 50,1
467_E Eiland 7 13,50 39,0 38,3 37,7 47,7 55,4
468_A Eiland 7 1,50 31,5 31,0 30,6 40,6 48,1
468_B Eiland 7 4,50 31,5 31,3 30,9 40,9 48,4

468_C Eiland 7 7,50 26,2 25,4 24,4 34,4 41,0
468_D Eiland 7 10,50 27,3 26,5 25,6 35,6 42,1
468_E Eiland 7 13,50 33,7 32,9 32,0 42,0 48,5
469_A Eiland 7 1,50 31,9 31,2 30,6 40,6 49,0
469_B Eiland 7 4,50 25,6 24,8 23,8 33,8 40,7

469_C Eiland 7 7,50 26,1 25,3 24,3 34,3 41,0
469_D Eiland 7 10,50 27,2 26,4 25,5 35,5 42,1
469_E Eiland 7 13,50 33,6 32,9 31,9 41,9 48,5
470_A Eiland 7 1,50 31,7 31,2 30,8 40,8 48,6
470_B Eiland 7 4,50 25,6 24,8 23,8 33,8 40,6

470_C Eiland 7 7,50 26,1 25,3 24,3 34,3 41,0
470_D Eiland 7 10,50 27,3 26,5 25,5 35,5 42,1
470_E Eiland 7 13,50 33,7 32,9 32,0 42,0 48,5
471_A Eiland 7 1,50 35,7 35,2 35,1 45,1 49,2
471_B Eiland 7 4,50 31,8 31,0 30,7 40,7 48,0

471_C Eiland 7 7,50 30,7 29,7 28,9 38,9 45,4
471_D Eiland 7 10,50 34,8 34,0 33,0 43,0 49,6
471_E Eiland 7 13,50 42,8 42,2 41,0 51,0 57,5
472_A Eiland 7 1,50 27,0 26,1 25,1 35,1 42,1
472_B Eiland 7 4,50 28,1 27,2 26,3 36,3 43,2

472_C Eiland 7 7,50 30,6 29,8 28,9 38,9 45,5
472_D Eiland 7 10,50 34,8 34,0 33,0 43,0 49,7
472_E Eiland 7 13,50 42,8 42,2 41,0 51,0 57,6
473_A Eiland 7 1,50 35,7 35,1 35,0 45,0 49,4
473_B Eiland 7 4,50 28,2 27,2 26,4 36,4 43,0
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

473_C Eiland 7 7,50 30,7 29,8 29,0 39,0 45,4
473_D Eiland 7 10,50 34,8 34,0 33,1 43,1 49,6
473_E Eiland 7 13,50 42,9 42,2 41,1 51,1 57,5
474_A Eiland 7 1,50 27,0 26,1 25,1 35,1 42,1
474_B Eiland 7 4,50 28,1 27,2 26,3 36,3 43,2

474_C Eiland 7 7,50 30,6 29,7 28,8 38,8 45,5
474_D Eiland 7 10,50 34,7 33,9 32,9 42,9 49,7
474_E Eiland 7 13,50 42,7 42,0 40,8 50,8 57,6
475_A Eiland 7 1,50 35,6 35,1 35,0 45,0 48,8
475_B Eiland 7 4,50 36,1 35,4 35,3 45,3 50,8

475_C Eiland 7 7,50 30,7 29,7 28,8 38,8 45,5
475_D Eiland 7 10,50 34,7 33,9 32,9 42,9 49,6
475_E Eiland 7 13,50 42,7 42,0 40,8 50,8 57,5
476_A Eiland 7 1,50 27,0 26,1 25,1 35,1 42,1
476_B Eiland 7 4,50 28,1 27,2 26,3 36,3 43,2

476_C Eiland 7 7,50 30,6 29,7 28,8 38,8 45,5
476_D Eiland 7 10,50 34,7 34,0 33,0 43,0 49,7
476_E Eiland 7 13,50 42,8 42,1 40,9 50,9 57,6
477_A Eiland 7 1,50 39,5 39,3 37,9 47,9 52,4
477_B Eiland 7 4,50 37,1 36,3 36,1 46,1 51,8

477_C Eiland 7 7,50 32,1 31,1 30,3 40,3 47,1
477_D Eiland 7 10,50 36,0 35,1 34,0 44,0 51,0
477_E Eiland 7 13,50 43,1 42,4 41,1 51,1 57,6
478_A Eiland 7 1,50 40,1 39,5 38,1 48,1 53,6
478_B Eiland 7 4,50 41,1 40,5 39,3 49,3 55,1

478_C Eiland 7 7,50 38,1 36,9 36,0 46,0 53,4
478_D Eiland 7 10,50 40,6 39,6 38,2 48,2 54,8
478_E Eiland 7 13,50 43,5 42,8 41,4 51,4 58,0
479_A Eiland 7 1,50 38,6 38,1 36,0 46,0 52,1
479_B Eiland 7 4,50 36,7 35,8 35,3 45,3 51,5

479_C Eiland 7 7,50 34,7 33,4 32,5 42,5 50,1
479_D Eiland 7 10,50 38,1 37,1 36,0 46,0 52,5
479_E Eiland 7 13,50 43,4 42,7 41,3 51,3 57,9
480_A Eiland 7 1,50 27,0 26,1 25,1 35,1 42,2
480_B Eiland 7 4,50 28,1 27,2 26,3 36,3 43,1

480_C Eiland 7 7,50 30,6 29,8 28,9 38,9 45,5
480_D Eiland 7 10,50 34,8 34,0 33,0 43,0 49,7
480_E Eiland 7 13,50 42,8 42,2 41,0 51,0 57,6
481_A Eiland 7 1,50 35,6 35,0 35,0 45,0 49,6
481_B Eiland 7 4,50 28,2 27,2 26,4 36,4 43,1

481_C Eiland 7 7,50 30,7 29,8 29,0 39,0 45,4
481_D Eiland 7 10,50 34,8 34,0 33,1 43,1 49,6
481_E Eiland 7 13,50 42,9 42,2 41,0 51,0 57,6
482_A Eiland 7 1,50 30,4 29,4 29,0 39,0 47,2
482_B Eiland 7 4,50 28,1 27,2 26,4 36,4 43,1

482_C Eiland 7 7,50 30,7 29,8 28,9 38,9 45,5
482_D Eiland 7 10,50 34,8 34,0 33,1 43,1 49,7
482_E Eiland 7 13,50 42,9 42,2 41,1 51,1 57,6
483_A  [10] 1,50 31,5 30,8 29,8 39,8 46,7
483_B  [10] 4,50 32,4 31,6 30,6 40,6 47,4

483_C  [10] 7,50 33,6 32,8 31,8 41,8 48,5
483_D  [10] 10,50 35,5 34,4 33,4 43,4 49,8
483_E  [10] 13,50 37,7 36,3 35,3 45,3 51,7
483_F  [10] 16,50 40,6 39,4 37,8 47,8 54,3
484_A  [1] 1,50 31,0 30,1 29,2 39,2 46,0

484_B  [1] 4,50 32,3 31,4 30,4 40,4 47,3
484_C  [1] 7,50 33,7 32,7 31,8 41,8 48,5
484_D  [1] 10,50 35,7 34,7 33,7 43,7 50,2
484_E  [1] 13,50 37,1 36,0 34,9 44,9 51,1
484_F  [1] 16,50 40,3 39,1 37,6 47,6 54,0

485_A  [2] 1,50 31,1 30,3 29,3 39,3 46,1
485_B  [2] 4,50 32,4 31,4 30,5 40,5 47,3
485_C  [2] 7,50 33,7 32,7 31,7 41,7 48,4
485_D  [2] 10,50 35,8 34,7 33,8 43,8 50,1
485_E  [2] 13,50 37,2 35,9 34,9 44,9 51,2

485_F  [2] 16,50 40,4 39,2 37,7 47,7 54,0
486_A  [13] 1,50 30,4 29,6 28,6 38,6 45,7
486_B  [13] 4,50 32,1 31,2 30,3 40,3 47,3
486_C  [13] 7,50 33,9 33,1 32,2 42,2 49,1
486_D  [13] 10,50 37,0 36,2 35,5 45,5 52,0
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

486_E  [13] 13,50 41,3 40,5 40,1 50,1 57,1
486_F  [13] 16,50 42,8 41,9 41,1 51,1 58,2
487_A  [12] 1,50 31,7 30,9 29,9 39,9 46,7
487_B  [12] 4,50 32,3 31,5 30,5 40,5 47,6
487_C  [12] 7,50 33,8 32,8 31,9 41,9 48,6

487_D  [12] 10,50 35,8 34,8 33,9 43,9 50,0
487_E  [12] 13,50 37,8 36,5 35,5 45,5 51,8
487_F  [12] 16,50 40,4 39,3 37,8 47,8 53,9
488_A  [11] 1,50 30,6 29,7 28,7 38,7 45,7
488_B  [11] 4,50 32,1 31,2 30,3 40,3 47,3

488_C  [11] 7,50 33,9 33,1 32,2 42,2 49,0
488_D  [11] 10,50 36,5 35,7 34,9 44,9 51,7
488_E  [11] 13,50 40,1 39,3 38,5 48,5 56,2
488_F  [11] 16,50 42,1 41,1 40,0 50,0 57,6
489_A  [3] 1,50 30,7 29,9 28,9 38,9 45,9

489_B  [3] 4,50 32,1 31,2 30,2 40,2 47,2
489_C  [3] 7,50 33,6 32,7 31,8 41,8 48,5
489_D  [3] 10,50 35,8 34,8 33,9 43,9 50,5
489_E  [3] 13,50 37,1 35,9 34,8 44,8 52,0
489_F  [3] 16,50 40,2 39,0 37,4 47,4 54,4

490_A  [9] 1,50 30,6 29,8 28,8 38,8 45,9
490_B  [9] 4,50 32,1 31,2 30,3 40,3 47,4
490_C  [9] 7,50 33,8 32,9 32,0 42,0 49,0
490_D  [9] 10,50 36,3 35,4 34,5 44,5 51,4
490_E  [9] 13,50 39,8 39,0 38,2 48,2 55,5

490_F  [9] 16,50 41,9 40,9 39,8 49,8 57,0
491_A  [8] 1,50 31,5 30,8 29,8 39,8 46,5
491_B  [8] 4,50 32,3 31,5 30,5 40,5 47,2
491_C  [8] 7,50 33,7 32,7 31,8 41,8 48,4
491_D  [8] 10,50 35,7 34,6 33,6 43,6 50,2

491_E  [8] 13,50 37,6 36,1 35,1 45,1 51,3
491_F  [8] 16,50 40,4 39,1 37,7 47,7 54,0
492_A  [7] 1,50 30,6 29,8 28,9 38,9 45,9
492_B  [7] 4,50 32,0 31,1 30,2 40,2 47,3
492_C  [7] 7,50 33,6 32,7 31,8 41,8 48,8

492_D  [7] 10,50 36,1 35,2 34,4 44,4 51,1
492_E  [7] 13,50 39,3 38,5 37,8 47,8 54,8
492_F  [7] 16,50 41,6 40,6 39,5 49,5 56,4
493_A  [4] 1,50 31,3 30,5 29,5 39,5 46,4
493_B  [4] 4,50 32,3 31,4 30,5 40,5 47,4

493_C  [4] 7,50 33,6 32,6 31,7 41,7 48,4
493_D  [4] 10,50 36,0 34,8 33,8 43,8 50,2
493_E  [4] 13,50 37,4 36,0 34,9 44,9 51,2
493_F  [4] 16,50 40,4 39,1 37,7 47,7 54,0
494_A  [5] 1,50 30,6 29,8 28,8 38,8 45,9

494_B  [5] 4,50 32,0 31,1 30,2 40,2 47,2
494_C  [5] 7,50 33,6 32,7 31,8 41,8 48,7
494_D  [5] 10,50 36,1 35,2 34,3 44,3 50,8
494_E  [5] 13,50 37,7 36,7 35,8 45,8 53,3
494_F  [5] 16,50 40,6 39,4 38,0 48,0 55,3

495_A  [6] 1,50 31,4 30,6 29,6 39,6 46,4
495_B  [6] 4,50 32,3 31,4 30,4 40,4 47,3
495_C  [6] 7,50 33,6 32,6 31,7 41,7 48,3
495_D  [6] 10,50 35,8 34,7 33,8 43,8 50,1
495_E  [6] 13,50 37,4 36,0 35,0 45,0 51,1

495_F  [6] 16,50 40,3 39,1 37,6 47,6 53,9
496_A  [24] 1,50 31,2 30,5 29,5 39,5 46,5
496_B  [24] 4,50 32,3 31,6 30,6 40,6 47,3
496_C  [24] 7,50 33,4 32,6 31,7 41,7 48,3
496_D  [24] 10,50 35,4 34,7 33,7 43,7 50,1

496_E  [24] 13,50 40,2 39,5 38,1 48,1 54,5
496_F  [24] 16,50 30,6 29,8 28,9 38,9 45,4
497_A  [30] 1,50 32,1 31,3 30,4 40,4 47,0
497_B  [30] 4,50 33,4 32,6 31,6 41,6 48,0
497_C  [30] 7,50 33,8 33,0 32,1 42,1 48,6

497_D  [30] 10,50 35,8 34,9 33,9 43,9 50,4
497_E  [30] 13,50 36,7 36,3 35,5 45,5 51,2
497_F  [30] 16,50 39,4 38,9 37,9 47,9 53,5
498_A  [23] 1,50 31,6 30,9 29,8 39,8 46,3
498_B  [23] 4,50 32,7 32,0 30,9 40,9 47,3
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

498_C  [23] 7,50 33,9 33,1 32,1 42,1 48,5
498_D  [23] 10,50 35,8 35,1 34,0 44,0 50,2
498_E  [23] 13,50 40,3 39,6 38,2 48,2 54,4
498_F  [23] 16,50 31,0 30,2 29,2 39,2 45,5
499_A  [31] 1,50 31,6 30,5 29,8 39,8 46,6

499_B  [31] 4,50 32,8 31,8 30,9 40,9 47,6
499_C  [31] 7,50 33,3 32,3 31,6 41,6 48,2
499_D  [31] 10,50 35,6 34,6 33,7 43,7 50,1
499_E  [31] 13,50 38,8 37,9 36,7 46,7 53,4
499_F  [31] 16,50 40,0 39,4 38,5 48,5 54,1

500_A  [29] 1,50 32,3 31,6 30,6 40,6 46,8
500_B  [29] 4,50 33,2 32,5 31,5 41,5 47,6
500_C  [29] 7,50 34,5 33,9 32,8 42,8 48,8
500_D  [29] 10,50 36,1 35,5 34,3 44,3 50,3
500_E  [29] 13,50 40,6 40,1 38,4 48,4 54,6

500_F  [29] 16,50 31,4 30,6 29,7 39,7 45,8
501_A  [26] 1,50 31,5 30,7 29,8 39,8 47,0
501_B  [26] 4,50 32,5 31,8 30,8 40,8 47,8
501_C  [26] 7,50 33,4 32,7 31,8 41,8 48,7
501_D  [26] 10,50 35,4 34,7 33,7 43,7 50,2

501_E  [26] 13,50 40,2 39,5 38,1 48,1 54,5
501_F  [26] 16,50 30,7 29,8 29,0 39,0 45,4
502_A  [25] 1,50 31,9 31,1 30,1 40,1 46,6
502_B  [25] 4,50 32,8 32,1 31,1 41,1 47,4
502_C  [25] 7,50 34,0 33,3 32,3 42,3 48,6

502_D  [25] 10,50 35,9 35,2 34,1 44,1 50,3
502_E  [25] 13,50 40,5 39,7 38,3 48,3 54,6
502_F  [25] 16,50 31,0 30,3 29,3 39,3 45,5
503_A  [28] 1,50 32,6 32,0 31,2 41,2 48,5
503_B  [28] 4,50 33,6 33,1 32,3 42,3 50,2

503_C  [28] 7,50 34,5 33,9 33,2 43,2 51,7
503_D  [28] 10,50 36,2 35,5 34,7 44,7 52,6
503_E  [28] 13,50 40,4 39,7 38,3 48,3 55,4
503_F  [28] 16,50 30,8 30,0 29,1 39,1 45,4
504_A  [27] 1,50 32,2 31,6 30,5 40,5 46,8

504_B  [27] 4,50 33,1 32,5 31,4 41,4 47,6
504_C  [27] 7,50 34,3 33,6 32,5 42,5 48,8
504_D  [27] 10,50 36,0 35,4 34,2 44,2 50,4
504_E  [27] 13,50 40,5 39,8 38,5 48,5 54,8
504_F  [27] 16,50 31,1 30,4 29,4 39,4 45,5

505_A  [22] 1,50 31,1 30,4 29,4 39,4 46,2
505_B  [22] 4,50 32,2 31,5 30,5 40,5 47,1
505_C  [22] 7,50 33,3 32,6 31,6 41,6 48,2
505_D  [22] 10,50 35,4 34,7 33,7 43,7 50,0
505_E  [22] 13,50 40,2 39,5 38,1 48,1 54,4

505_F  [22] 16,50 30,6 29,8 28,9 38,9 45,3
506_A  [16] 1,50 36,4 35,9 35,4 45,4 54,4
506_B  [16] 4,50 33,4 32,4 32,0 42,0 49,2
506_C  [16] 7,50 35,2 34,4 34,2 44,2 51,0
506_D  [16] 10,50 39,2 38,5 38,1 48,1 56,1

506_E  [16] 13,50 39,6 39,0 38,6 48,6 56,5
506_F  [16] 16,50 39,5 38,9 38,5 48,5 56,4
507_A  [17] 1,50 31,3 30,5 29,5 39,5 46,1
507_B  [17] 4,50 32,4 31,6 30,6 40,6 47,1
507_C  [17] 7,50 33,5 32,7 31,7 41,7 48,2

507_D  [17] 10,50 35,6 34,8 33,7 43,7 50,0
507_E  [17] 13,50 40,1 39,4 37,9 47,9 54,3
507_F  [17] 16,50 30,7 30,0 29,1 39,1 45,3
508_A  [14] 1,50 36,4 35,8 35,2 45,2 54,0
508_B  [14] 4,50 33,1 32,1 31,6 41,6 49,0

508_C  [14] 7,50 34,5 33,6 33,3 43,3 50,4
508_D  [14] 10,50 38,4 37,7 37,5 47,5 54,6
508_E  [14] 13,50 39,7 39,1 38,7 48,7 56,6
508_F  [14] 16,50 39,8 39,2 38,8 48,8 56,6
509_A  [15] 1,50 32,1 31,1 30,4 40,4 47,3

509_B  [15] 4,50 33,1 32,1 31,5 41,5 48,4
509_C  [15] 7,50 34,1 33,1 32,5 42,5 49,6
509_D  [15] 10,50 37,4 36,7 36,5 46,5 52,7
509_E  [15] 13,50 39,8 39,3 38,9 48,9 56,6
509_F  [15] 16,50 40,3 39,7 39,3 49,3 56,8
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

510_A  [18] 1,50 31,2 30,4 29,4 39,4 46,1
510_B  [18] 4,50 32,3 31,6 30,5 40,5 47,1
510_C  [18] 7,50 33,4 32,7 31,7 41,7 48,2
510_D  [18] 10,50 35,5 34,8 33,7 43,7 50,0
510_E  [18] 13,50 40,2 39,5 38,1 48,1 54,3

510_F  [18] 16,50 30,8 30,0 29,0 39,0 45,3
511_A  [32] 1,50 32,7 31,9 30,8 40,8 47,7
511_B  [32] 4,50 33,6 32,8 31,8 41,8 48,4
511_C  [32] 7,50 34,4 33,6 32,7 42,7 49,1
511_D  [32] 10,50 36,7 35,7 34,3 44,3 51,2

511_E  [32] 13,50 36,1 35,5 34,4 44,4 50,5
511_F  [32] 16,50 39,3 38,6 37,5 47,5 53,3
512_A  [21] 1,50 31,5 30,7 29,7 39,7 46,3
512_B  [21] 4,50 32,6 31,8 30,8 40,8 47,3
512_C  [21] 7,50 33,7 33,0 32,0 42,0 48,3

512_D  [21] 10,50 35,7 34,9 33,9 43,9 50,2
512_E  [21] 13,50 40,3 39,5 38,1 48,1 54,3
512_F  [21] 16,50 30,9 30,2 29,2 39,2 45,4
513_A  [19] 1,50 31,4 30,6 29,6 39,6 46,3
513_B  [19] 4,50 32,5 31,7 30,7 40,7 47,3

513_C  [19] 7,50 33,6 32,9 31,9 41,9 48,2
513_D  [19] 10,50 35,7 34,9 33,8 43,8 50,0
513_E  [19] 13,50 40,2 39,4 37,9 47,9 54,3
513_F  [19] 16,50 30,9 30,1 29,1 39,1 45,4
514_A  [20] 1,50 31,2 30,4 29,4 39,4 46,0

514_B  [20] 4,50 32,3 31,5 30,5 40,5 47,1
514_C  [20] 7,50 33,4 32,6 31,7 41,7 48,2
514_D  [20] 10,50 35,4 34,7 33,7 43,7 50,0
514_E  [20] 13,50 40,2 39,5 38,1 48,1 54,4
514_F  [20] 16,50 30,7 29,9 29,0 39,0 45,2

515_A  [3] 1,50 38,4 38,0 37,8 47,8 54,5
515_B  [3] 4,50 42,0 41,6 41,4 51,4 57,9
515_C  [3] 7,50 42,2 41,8 41,5 51,5 58,1
516_A  [2] 1,50 35,8 35,3 35,1 45,1 51,9
516_B  [2] 4,50 38,8 38,3 37,8 47,8 56,3

516_C  [2] 7,50 39,0 38,5 38,0 48,0 56,5
517_A  [4] 1,50 39,0 38,6 38,4 48,4 56,1
517_B  [4] 4,50 40,2 39,8 39,5 49,5 57,2
517_C  [4] 7,50 40,0 39,5 39,2 49,2 57,0
518_A  [6] 1,50 35,9 35,3 34,8 44,8 52,5

518_B  [6] 4,50 37,8 37,3 36,7 46,7 54,1
518_C  [6] 7,50 40,6 40,2 39,8 49,8 56,2
519_A  [7] 1,50 31,7 30,9 29,9 39,9 47,2
519_B  [7] 4,50 33,3 32,6 31,5 41,5 48,5
519_C  [7] 7,50 37,7 37,0 36,5 46,5 54,3

520_A  [3] 1,50 32,9 32,3 31,9 41,9 50,1
520_B  [3] 4,50 34,5 33,9 33,4 43,4 51,5
520_C  [3] 7,50 37,4 36,9 36,5 46,5 53,8
521_A  [2] 1,50 29,7 28,8 28,2 38,2 45,0
521_B  [2] 4,50 32,0 31,2 30,7 40,7 47,4

521_C  [2] 7,50 35,8 35,3 34,9 44,9 51,6
522_A  [4] 1,50 40,1 39,6 39,2 49,2 57,8
522_B  [4] 4,50 40,3 39,8 39,5 49,5 57,8
522_C  [4] 7,50 40,8 40,3 40,0 50,0 58,0
523_A  [6] 1,50 33,1 32,5 31,9 41,9 51,2

523_B  [6] 4,50 34,4 33,8 33,1 43,1 51,7
523_C  [6] 7,50 37,3 36,8 36,2 46,2 53,5
524_A  [7] 1,50 30,5 29,8 28,9 38,9 45,7
524_B  [7] 4,50 32,0 31,3 30,5 40,5 47,1
524_C  [7] 7,50 35,2 34,6 34,0 44,0 50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort ligplaatsen woonschepen
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

525_A Woonboten 01 1,50 36,7 36,2 34,4 44,4
526_A Woonboten 01 1,50 35,0 33,5 32,6 42,6
527_A Woonboten 01 1,50 38,1 37,8 36,6 46,6
528_A Woonboten 01 1,50 31,6 30,5 29,2 39,2
529_A Woonboten 01 1,50 36,8 36,4 35,2 45,2

530_A Woonboten 01 1,50 32,4 31,0 30,2 40,2
531_A Woonboten 01 1,50 36,3 35,2 34,1 44,1
532_A Woonboten 01 1,50 37,3 36,6 34,8 44,8
533_A Woonboten 01 1,50 34,1 33,1 32,4 42,4
534_A Woonboten 01 1,50 37,0 36,4 35,5 45,5

535_A Woonboten 01 1,50 36,1 34,9 33,8 43,8
536_A Woonboten 01 1,50 37,0 36,4 35,2 45,2
537_A Woonboten 02 1,50 29,6 28,9 27,8 37,8
538_A Woonboten 02 1,50 29,6 28,9 27,7 37,7
539_A Woonboten 02 1,50 29,8 29,0 27,8 37,8

540_A Woonboten 02 1,50 35,0 33,9 32,8 42,8
541_A Woonboten 02 1,50 29,7 28,9 27,7 37,7
542_A Woonboten 02 1,50 29,7 28,9 27,7 37,7
543_A Woonboten 02 1,50 30,2 29,4 28,4 38,4
544_A Woonboten 02 1,50 29,7 29,0 28,0 38,0

545_A Woonboten 02 1,50 30,7 29,9 28,9 38,9
546_A Woonboten 02 1,50 29,0 28,4 27,3 37,3
547_A Woonboten 02 1,50 29,8 29,0 27,9 37,9
548_A Woonboten 02 1,50 29,5 28,7 27,6 37,6
549_A Woonboten 02 1,50 33,6 32,5 31,5 41,5

550_A Woonboten 02 1,50 33,3 32,3 31,3 41,3
551_A Woonboten 02 1,50 33,5 32,5 31,6 41,6
552_A Woonboten 02 1,50 35,1 34,6 33,5 43,5
553_A Woonboten 02 1,50 33,4 32,3 31,4 41,4
554_A Woonboten 02 1,50 33,3 32,3 31,3 41,3

555_A Woonboten 02 1,50 33,4 32,6 31,6 41,6
556_A Woonboten 02 1,50 34,4 33,7 32,6 42,6
557_A Woonboten 02 1,50 34,0 33,3 32,4 42,4
558_A Woonboten 02 1,50 33,3 32,4 31,3 41,3
559_A Woonboten 02 1,50 33,3 32,4 31,5 41,5

560_A Woonboten 02 1,50 33,5 32,6 31,6 41,6
561_A Woonboten 03 1,50 33,0 32,1 31,1 41,1
562_A Woonboten 03 1,50 33,7 32,5 31,6 41,6
563_A Woonboten 03 1,50 33,0 32,1 31,1 41,1
564_A Woonboten 03 1,50 33,1 32,1 31,2 41,2

565_A Woonboten 03 1,50 33,1 32,1 31,2 41,2
566_A Woonboten 03 1,50 33,4 32,3 31,3 41,3
567_A Woonboten 03 1,50 34,1 33,3 32,3 42,3
568_A Woonboten 03 1,50 34,2 33,3 32,4 42,4
569_A Woonboten 03 1,50 34,5 33,7 32,7 42,7

570_A Woonboten 03 1,50 33,9 32,7 31,8 41,8
571_A Woonboten 03 1,50 33,0 32,2 31,1 41,1
572_A Woonboten 03 1,50 33,8 32,7 31,8 41,8
573_A Woonboten 03 1,50 30,2 29,1 28,0 38,0
574_A Woonboten 03 1,50 29,9 29,0 27,9 37,9

575_A Woonboten 03 1,50 30,3 29,2 28,3 38,3
576_A Woonboten 03 1,50 29,6 28,8 27,8 37,8
577_A Woonboten 03 1,50 30,0 29,0 27,9 37,9
578_A Woonboten 03 1,50 29,8 29,0 27,9 37,9
579_A Woonboten 03 1,50 31,4 30,2 29,4 39,4

580_A Woonboten 03 1,50 31,2 30,3 29,1 39,1
581_A Woonboten 03 1,50 35,0 34,4 33,3 43,3
582_A Woonboten 03 1,50 30,0 29,0 28,0 38,0
583_A Woonboten 03 1,50 30,4 29,3 28,2 38,2
584_A Woonboten 03 1,50 30,3 29,3 28,2 38,2

585_A Woonboten 04 1,50 31,0 30,2 29,2 39,2
586_A Woonboten 04 1,50 31,6 31,1 30,2 40,2
587_A Woonboten 04 1,50 43,4 42,8 42,5 52,5
588_A Woonboten 04 1,50 37,3 36,9 36,5 46,5
589_A Woonboten 04 1,50 31,8 31,2 30,3 40,3

590_A Woonboten 04 1,50 30,6 29,9 29,0 39,0
591_A Woonboten 04 1,50 31,8 31,2 30,1 40,1
592_A Woonboten 04 1,50 31,1 30,3 29,5 39,5
593_A Woonboten 04 1,50 38,8 38,2 37,7 47,7
594_A Woonboten 04 1,50 33,6 32,7 31,8 41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten industrielawaai Westpoort ligplaatsen woonschepen
Inclusief redelijke sommatie-effect

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 BP De Houthaven 2013 woonboten incl. blok 0

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

595_A Woonboten 04 1,50 33,2 32,5 31,6 41,6
596_A Woonboten 04 1,50 33,8 32,9 32,0 42,0
597_A Woonboten 04 1,50 35,5 34,9 34,1 44,1
598_A Woonboten 04 1,50 35,2 34,6 33,8 43,8
599_A Woonboten 04 1,50 38,1 37,7 37,0 47,0

600_A Woonboten 04 1,50 33,6 32,9 32,1 42,1
601_A Woonboten 05 1,50 31,3 30,5 29,4 39,4
602_A Woonboten 05 1,50 31,3 30,7 30,0 40,0
603_A Woonboten 05 1,50 37,9 37,4 36,9 46,9
604_A Woonboten 05 1,50 30,6 29,8 28,9 38,9

605_A Woonboten 05 1,50 30,7 29,8 28,7 38,7
606_A Woonboten 05 1,50 31,3 30,7 29,5 39,5
607_A Woonboten 05 1,50 35,0 34,5 33,9 43,9
608_A Woonboten 05 1,50 33,5 32,8 31,8 41,8
609_A Woonboten 05 1,50 34,4 33,7 32,6 42,6

610_A Woonboten 05 1,50 33,3 32,5 31,6 41,6
611_A Woonboten 05 1,50 33,7 33,1 31,9 41,9
612_A Woonboten 05 1,50 33,4 32,5 31,5 41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-8-2013 10:56:43Geomilieu V2.21



 

Bijlagen V Gecumuleerde geluidbelastingen LVL,cum 

Bestemmingsplan De Houthaven 2013 20120907-18 
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder 
Bijlagenrapport bij het rapport ... 5 augustus 2013 
 Bladzijde 7 
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001_A Blok 0 1,5 10 10 10 10 10 10 18

001_B Blok 0 4,5 10 10 10 10 10 10 18

001_C Blok 0 7,5 10 10 10 10 10 10 18

001_D Blok 0 13,5 10 10 10 10 10 10 18

001_E Blok 0 19,5 10 10 10 10 10 10 18

001_F Blok 0 25,5 22 16 15 15 36 38 41

002_A Blok 0 1,5 10 10 10 10 10 10 18

002_B Blok 0 4,5 10 10 10 10 10 10 18

002_C Blok 0 7,5 10 10 10 10 10 10 18

002_D Blok 0 13,5 10 10 10 10 10 10 18

002_E Blok 0 19,5 10 10 10 10 10 10 18

002_F Blok 0 25,5 25 16 15 15 38 38 42

003_A Blok 0 1,5 10 10 10 10 10 10 18

003_B Blok 0 4,5 10 10 10 10 10 10 18

003_C Blok 0 7,5 10 10 10 10 10 10 18

003_D Blok 0 13,5 10 10 10 10 10 10 18

003_E Blok 0 19,5 10 10 10 10 10 10 18

003_F Blok 0 25,5 24 16 9 9 37 38 41

004_A Blok 0 1,5 13 16 7 7 24 40 41

004_B Blok 0 4,5 14 16 8 8 25 41 42

004_C Blok 0 7,5 14 16 9 9 25 38 39

004_D Blok 0 13,5 15 17 10 10 26 37 38

004_E Blok 0 19,5 17 17 10 10 31 36 38

004_F Blok 0 25,5 20 15 10 10 37 38 41

005_A Blok 0 1,5 1 22 10 10 15 39 40

005_B Blok 0 4,5 1 23 10 10 16 38 40

005_C Blok 0 7,5 1 23 10 10 16 38 39

005_D Blok 0 13,5 2 23 10 10 18 37 38

005_E Blok 0 19,5 3 23 10 10 21 36 38

005_F Blok 0 25,5 3 24 10 10 24 38 40

006_A Blok 0 1,5 10 10 10 10 10 10 18

006_B Blok 0 4,5 10 10 10 10 10 10 18

006_C Blok 0 7,5 10 10 10 10 10 10 18

006_D Blok 0 13,5 10 10 10 10 10 10 18

006_E Blok 0 19,5 10 10 10 10 10 10 18

006_F Blok 0 25,5 23 15 10 10 36 38 41

007_A Blok 0 1,5 10 10 10 10 10 10 18

007_B Blok 0 4,5 10 10 10 10 10 10 18

007_C Blok 0 7,5 10 10 10 10 10 10 18

007_D Blok 0 13,5 10 10 10 10 10 10 18

007_E Blok 0 19,5 10 10 10 10 10 10 18

007_F Blok 0 25,5 24 15 9 9 37 38 41

008_A Blok 0 1,5 10 10 10 10 10 10 18

008_B Blok 0 4,5 10 10 10 10 10 10 18

008_C Blok 0 7,5 10 10 10 10 10 10 18

008_D Blok 0 13,5 10 10 10 10 10 10 18

008_E Blok 0 19,5 10 10 10 10 10 10 18

008_F Blok 0 25,5 29 16 16 16 39 38 42

009_A Blok 0 1,5 10 10 10 10 10 10 18

009_B Blok 0 4,5 10 10 10 10 10 10 18

009_C Blok 0 7,5 10 10 10 10 10 10 18

009_D Blok 0 13,5 10 10 10 10 10 10 18

009_E Blok 0 19,5 10 10 10 10 10 10 18

009_F Blok 0 25,5 27 16 13 13 39 38 42

010_A Blok 0 1,5 10 10 10 10 10 10 18

010_B Blok 0 4,5 10 10 10 10 10 10 18

010_C Blok 0 7,5 10 10 10 10 10 10 18

010_D Blok 0 13,5 10 10 10 10 10 10 18

010_E Blok 0 19,5 10 10 10 10 10 10 18

010_F Blok 0 25,5 26 16 16 16 39 38 42

011_A Blok 0 1,5 10 10 10 10 10 10 18

011_B Blok 0 4,5 10 10 10 10 10 10 18

011_C Blok 0 7,5 10 10 10 10 10 10 18

011_D Blok 0 13,5 10 10 10 10 10 10 18

011_E Blok 0 19,5 10 10 10 10 10 10 18

011_F Blok 0 25,5 26 15 8 8 37 38 41

012_A Blok 0 1,5 32 56 6 6 28 52 58

012_B Blok 0 4,5 33 56 7 7 30 55 59

012_C Blok 0 7,5 33 56 7 7 33 57 60

Geluidbelastingen Lden [dB]. (Bij wegverkeer inclusief 

aftrek artikel 110g Wgh)
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Geluidbelastingen Lden [dB]. (Bij wegverkeer inclusief 

aftrek artikel 110g Wgh)

012_D Blok 0 13,5 34 56 5 5 34 58 60

012_E Blok 0 19,5 35 55 3 3 33 58 60

012_F Blok 0 25,5 35 54 1 1 31 57 60

013_A Kopblok 1,5 17 48 -4 -4 21 54 56

013_B Kopblok 4,5 19 49 -3 -3 25 56 58

013_C Kopblok 7,5 19 50 -3 -3 27 56 58

013_D Kopblok 13,5 22 50 -2 -2 29 56 57

013_E Kopblok 19,5 28 50 -2 -2 29 56 58

013_F Kopblok 25,5 29 49 -1 -1 28 56 58

014_A Kopblok 1,5 18 50 -1 -1 21 52 55

014_B Kopblok 4,5 19 51 0 0 24 55 57

014_C Kopblok 7,5 20 52 0 0 27 55 57

014_D Kopblok 13,5 22 52 0 0 29 55 57

014_E Kopblok 19,5 28 51 -2 -2 29 56 58

014_F Kopblok 25,5 29 51 -2 -2 28 56 58

015_A Kopblok 1,5 18 53 0 0 22 52 56

015_B Kopblok 4,5 19 54 1 1 25 55 58

015_C Kopblok 7,5 21 54 0 0 28 56 59

015_D Kopblok 13,5 24 53 0 0 30 56 59

015_E Kopblok 19,5 29 53 -3 -3 29 56 58

015_F Kopblok 25,5 29 52 -3 -3 28 56 58

016_A Blok 0 1,5 32 56 7 7 25 52 58

016_B Blok 0 4,5 32 56 8 8 27 55 59

016_C Blok 0 7,5 32 56 7 7 30 57 60

016_D Blok 0 13,5 33 56 5 5 33 57 60

016_E Blok 0 19,5 34 55 3 3 33 58 60

016_F Blok 0 25,5 35 54 1 1 31 56 59

017_A Blok 0 1,5 33 55 5 5 28 52 57

017_B Blok 0 4,5 33 56 6 6 30 56 59

017_C Blok 0 7,5 34 56 6 6 32 58 60

017_D Blok 0 13,5 35 55 5 5 34 58 60

017_E Blok 0 19,5 35 55 2 2 33 58 60

017_F Blok 0 25,5 36 54 -3 -3 31 58 60

018_A Kopblok 1,5 10 10 10 10 10 10 18

018_B Kopblok 4,5 10 10 10 10 10 10 18

018_C Kopblok 7,5 10 10 10 10 10 10 18

018_D Kopblok 13,5 10 10 10 10 10 10 18

018_E Kopblok 19,5 10 10 10 10 10 10 18

018_F Kopblok 25,5 24 15 9 9 37 38 41

019_A Kopblok 1,5 16 23 9 9 25 41 42

019_B Kopblok 4,5 17 24 10 10 26 40 41

019_C Kopblok 7,5 17 24 10 10 26 38 39

019_D Kopblok 13,5 19 24 11 11 29 37 38

019_E Kopblok 19,5 24 24 11 11 36 37 40

019_F Kopblok 25,5 24 25 11 11 37 39 42

020_A Kopblok 1,5 10 10 10 10 10 10 18

020_B Kopblok 4,5 10 10 10 10 10 10 18

020_C Kopblok 7,5 10 10 10 10 10 10 18

020_D Kopblok 13,5 10 10 10 10 10 10 18

020_E Kopblok 19,5 10 10 10 10 10 10 18

020_F Kopblok 25,5 24 15 11 11 36 39 41

021_A Kopblok 1,5 18 46 -5 -5 21 55 56

021_B Kopblok 4,5 19 48 -4 -4 25 56 57

021_C Kopblok 7,5 20 48 -4 -4 27 56 58

021_D Kopblok 13,5 23 49 -4 -4 29 56 57

021_E Kopblok 19,5 27 49 -4 -4 29 56 58

021_F Kopblok 25,5 28 48 -4 -4 28 56 58

022_A Kopblok 1,5 10 10 10 10 10 10 18

022_B Kopblok 4,5 10 10 10 10 10 10 18

022_C Kopblok 7,5 10 10 10 10 10 10 18

022_D Kopblok 13,5 10 10 10 10 10 10 18

022_E Kopblok 19,5 10 10 10 10 10 10 18

022_F Kopblok 25,5 25 15 12 12 37 38 41

023_A Cluster 1,5 10 10 10 10 10 10 18

023_B Cluster 4,5 10 10 10 10 10 10 18

023_C Cluster 7,5 10 10 10 10 10 10 18

023_D Cluster 13,5 10 10 10 10 10 10 18

023_E Cluster 19,5 10 10 10 10 10 10 18

023_F Cluster 25,5 38 17 14 14 43 40 46

024_A Cluster 1,5 10 10 10 10 10 10 18
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024_B Cluster 4,5 10 10 10 10 10 10 18

024_C Cluster 7,5 10 10 10 10 10 10 18

024_D Cluster 13,5 10 10 10 10 10 10 18

024_E Cluster 19,5 10 10 10 10 10 10 18

024_F Cluster 25,5 37 17 15 15 43 42 47

025_A Cluster 1,5 10 10 10 10 10 10 18

025_B Cluster 4,5 10 10 10 10 10 10 18

025_C Cluster 7,5 10 10 10 10 10 10 18

025_D Cluster 13,5 10 10 10 10 10 10 18

025_E Cluster 19,5 10 10 10 10 10 10 18

025_F Cluster 25,5 37 17 14 14 43 42 46

026_A Cluster 1,5 19 23 5 5 39 37 42

026_B Cluster 4,5 20 24 6 6 39 38 42

026_C Cluster 7,5 20 25 6 6 40 38 42

026_D Cluster 13,5 20 25 7 7 41 38 43

026_E Cluster 19,5 21 25 10 10 42 39 44

026_F Cluster 25,5 22 26 12 12 44 42 47

027_A Cluster 1,5 10 10 10 10 10 10 18

027_B Cluster 4,5 10 10 10 10 10 10 18

027_C Cluster 7,5 10 10 10 10 10 10 18

027_D Cluster 13,5 10 10 10 10 10 10 18

027_E Cluster 19,5 10 10 10 10 10 10 18

027_F Cluster 25,5 37 17 14 14 43 41 46

028_A Cluster 1,5 10 10 10 10 10 10 18

028_B Cluster 4,5 10 10 10 10 10 10 18

028_C Cluster 7,5 10 10 10 10 10 10 18

028_D Cluster 13,5 10 10 10 10 10 10 18

028_E Cluster 19,5 10 10 10 10 10 10 18

028_F Cluster 25,5 29 17 18 18 43 40 45

029_A Cluster 1,5 10 10 10 10 10 10 18

029_B Cluster 4,5 10 10 10 10 10 10 18

029_C Cluster 7,5 10 10 10 10 10 10 18

029_D Cluster 13,5 10 10 10 10 10 10 18

029_E Cluster 19,5 10 10 10 10 10 10 18

029_F Cluster 25,5 33 17 16 16 43 40 45

030_A Cluster 1,5 10 10 10 10 10 10 18

030_B Cluster 4,5 10 10 10 10 10 10 18

030_C Cluster 7,5 10 10 10 10 10 10 18

030_D Cluster 13,5 10 10 10 10 10 10 18

030_E Cluster 19,5 10 10 10 10 10 10 18

030_F Cluster 25,5 23 23 17 17 37 40 42

031_A Cluster 1,5 10 10 10 10 10 10 18

031_B Cluster 4,5 10 10 10 10 10 10 18

031_C Cluster 7,5 10 10 10 10 10 10 18

031_D Cluster 13,5 10 10 10 10 10 10 18

031_E Cluster 19,5 10 10 10 10 10 10 18

031_F Cluster 25,5 37 18 15 15 44 42 47

032_A Cluster 1,5 10 10 10 10 10 10 18

032_B Cluster 4,5 10 10 10 10 10 10 18

032_C Cluster 7,5 10 10 10 10 10 10 18

032_D Cluster 13,5 10 10 10 10 10 10 18

032_E Cluster 19,5 10 10 10 10 10 10 18

032_F Cluster 25,5 38 17 15 15 43 42 46

033_A Cluster 1,5 10 10 10 10 10 10 17

033_B Cluster 4,5 10 10 10 10 10 10 17

033_C Cluster 7,5 10 10 10 10 10 10 17

033_D Cluster 13,5 10 10 10 10 10 10 17

033_E Cluster 19,5 10 10 10 10 10 10 17

033_F Cluster 25,5 30 17 16 16 44 40 46

034_A Knik 1,5 14 16 7 7 27 39 41

034_B Knik 4,5 14 16 7 7 28 40 41

034_C Knik 7,5 14 16 8 8 28 37 38

034_D Knik 13,5 15 17 9 9 30 37 38

034_E Knik 19,5 16 17 11 11 33 37 39

034_F Knik 25,5 18 15 12 12 38 38 42

035_A Knik 1,5 12 23 7 7 25 40 41

035_B Knik 4,5 12 24 8 8 26 39 40

035_C Knik 7,5 12 24 8 8 26 37 38

035_D Knik 13,5 9 24 11 11 28 37 38

035_E Knik 19,5 8 24 14 14 30 37 39
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035_F Knik 25,5 10 25 16 16 32 40 41

036_A Blok 0 1,5 18 22 7 7 26 41 42

036_B Blok 0 4,5 18 23 7 7 27 41 42

036_C Blok 0 7,5 18 24 8 8 28 39 40

036_D Blok 0 13,5 19 24 9 9 30 37 39

036_E Blok 0 19,5 20 24 10 10 35 37 40

036_F Blok 0 25,5 22 25 3 3 40 41 44

037_A Blok 0 1,5 10 10 10 10 10 10 17

037_B Blok 0 4,5 10 10 10 10 10 10 17

037_C Blok 0 7,5 10 10 10 10 10 10 17

037_D Blok 0 13,5 10 10 10 10 10 10 17

037_E Blok 0 19,5 10 10 10 10 10 10 17

037_F Blok 0 25,5 23 15 11 11 37 38 41

038_A Blok 0 1,5 10 10 10 10 10 10 17

038_B Blok 0 4,5 10 10 10 10 10 10 17

038_C Blok 0 7,5 10 10 10 10 10 10 17

038_D Blok 0 13,5 10 10 10 10 10 10 17

038_E Blok 0 19,5 10 10 10 10 10 10 17

038_F Blok 0 25,5 29 15 13 13 40 38 43

039_A Knik 1,5 10 10 10 10 10 10 17

039_B Knik 4,5 10 10 10 10 10 10 17

039_C Knik 7,5 10 10 10 10 10 10 17

039_D Knik 13,5 10 10 10 10 10 10 17

039_E Knik 19,5 10 10 10 10 10 10 17

039_F Knik 25,5 32 15 15 15 44 39 46

040_A Knik 1,5 20 23 5 5 39 37 42

040_B Knik 4,5 21 24 6 6 40 37 42

040_C Knik 7,5 21 24 6 6 40 37 42

040_D Knik 13,5 22 24 7 7 41 38 43

040_E Knik 19,5 26 24 9 9 42 39 44

040_F Knik 25,5 35 24 -1 -1 40 44 47

041_A Knik 1,5 21 15 6 6 39 37 41

041_B Knik 4,5 21 16 7 7 39 37 41

041_C Knik 7,5 21 16 7 7 39 37 42

041_D Knik 13,5 22 16 7 7 41 37 42

041_E Knik 19,5 24 17 7 7 41 38 43

041_F Knik 25,5 26 17 8 8 42 40 44

042_A Knik 1,5 10 10 10 10 10 10 17

042_B Knik 4,5 10 10 10 10 10 10 17

042_C Knik 7,5 10 10 10 10 10 10 17

042_D Knik 13,5 10 10 10 10 10 10 17

042_E Knik 19,5 10 10 10 10 10 10 17

042_F Knik 25,5 34 16 16 16 45 42 47

043_A Knik 1,5 10 10 10 10 10 10 17

043_B Knik 4,5 10 10 10 10 10 10 17

043_C Knik 7,5 10 10 10 10 10 10 17

043_D Knik 13,5 10 10 10 10 10 10 17

043_E Knik 19,5 10 10 10 10 10 10 17

043_F Knik 25,5 33 16 13 13 46 42 47

044_A Knik 1,5 10 10 10 10 10 10 17

044_B Knik 4,5 10 10 10 10 10 10 17

044_C Knik 7,5 10 10 10 10 10 10 17

044_D Knik 13,5 10 10 10 10 10 10 17

044_E Knik 19,5 10 10 10 10 10 10 17

044_F Knik 25,5 33 15 14 14 46 42 48

045_A Cluster 1,5 36 55 0 0 32 54 58

045_B Cluster 4,5 36 55 1 1 33 56 59

045_C Cluster 7,5 37 55 1 1 34 57 60

045_D Cluster 13,5 37 55 -2 -2 36 57 60

045_E Cluster 19,5 38 54 10 10 35 57 59

045_F Cluster 25,5 38 54 10 10 27 57 59

046_A Cluster 1,5 42 51 -1 -1 38 51 54

046_B Cluster 4,5 43 52 0 0 38 56 58

046_C Cluster 7,5 44 52 0 0 39 57 59

046_D Cluster 13,5 45 52 10 10 38 57 59

046_E Cluster 19,5 44 52 10 10 33 57 59

046_F Cluster 25,5 44 51 10 10 13 57 59

047_A Cluster 1,5 36 54 -6 -6 33 53 57

047_B Cluster 4,5 36 55 -5 -5 34 56 59

047_C Cluster 7,5 36 55 -5 -5 35 57 59
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047_D Cluster 13,5 38 55 10 10 36 57 59

047_E Cluster 19,5 39 54 10 10 35 57 59

047_F Cluster 25,5 39 53 10 10 26 57 59

048_A Cluster 1,5 40 51 2 2 36 51 55

048_B Cluster 4,5 41 52 3 3 37 56 58

048_C Cluster 7,5 42 53 3 3 37 56 59

048_D Cluster 13,5 43 53 10 10 37 57 59

048_E Cluster 19,5 43 52 10 10 34 57 59

048_F Cluster 25,5 43 52 10 10 13 57 59

049_A Knik 1,5 35 56 2 2 31 54 58

049_B Knik 4,5 36 56 4 4 32 56 59

049_C Knik 7,5 36 56 4 4 34 56 60

049_D Knik 13,5 35 56 0 0 35 57 60

049_E Knik 19,5 36 55 10 10 35 57 59

049_F Knik 25,5 37 54 10 10 29 57 59

050_A Cluster 1,5 44 50 -2 -2 37 51 54

050_B Cluster 4,5 45 51 -1 -1 38 56 58

050_C Cluster 7,5 46 52 -1 -1 38 56 58

050_D Cluster 13,5 47 52 -1 -1 39 57 59

050_E Cluster 19,5 47 51 10 10 32 57 59

050_F Cluster 25,5 46 51 10 10 9 57 59

051_A Knik 1,5 35 56 2 2 32 54 58

051_B Knik 4,5 35 56 3 3 33 56 60

051_C Knik 7,5 35 56 3 3 34 57 60

051_D Knik 13,5 36 55 -1 -1 36 57 60

051_E Knik 19,5 37 55 10 10 35 57 59

051_F Knik 25,5 37 54 10 10 27 57 59

052_A Cluster 1,5 43 50 -3 -3 38 51 54

052_B Cluster 4,5 44 52 -2 -2 39 56 58

052_C Cluster 7,5 45 52 -4 -4 39 57 59

052_D Cluster 13,5 46 52 -4 -4 38 57 59

052_E Cluster 19,5 45 52 10 10 32 57 59

052_F Cluster 25,5 45 51 10 10 13 57 59

053_A Cluster 1,5 56 38 -9 -9 50 55 57

053_B Cluster 4,5 58 40 -8 -8 51 56 58

053_C Cluster 7,5 58 41 -7 -7 51 56 58

053_D Cluster 13,5 58 41 -19 -19 52 57 59

053_E Cluster 19,5 57 41 10 10 52 57 59

053_F Cluster 25,5 57 41 10 10 52 57 59

054_A Cluster 1,5 54 43 -7 -7 48 54 56

054_B Cluster 4,5 55 45 -6 -6 49 56 58

054_C Cluster 7,5 56 45 -6 -6 49 56 58

054_D Cluster 13,5 56 45 -19 -19 50 57 59

054_E Cluster 19,5 56 45 10 10 51 57 59

054_F Cluster 25,5 55 44 10 10 51 57 59

055_A Cluster 1,5 54 19 3 3 52 49 54

055_B Cluster 4,5 56 20 5 5 53 50 55

055_C Cluster 7,5 56 20 6 6 53 44 54

055_D Cluster 13,5 56 20 13 13 54 44 55

055_E Cluster 19,5 56 21 14 14 55 44 55

055_F Cluster 25,5 55 15 14 14 55 45 55

056_A Cluster 1,5 55 40 -7 -7 49 54 56

056_B Cluster 4,5 56 42 -6 -6 50 56 58

056_C Cluster 7,5 57 43 -5 -5 50 56 58

056_D Cluster 13,5 57 43 -19 -19 51 57 59

056_E Cluster 19,5 56 43 10 10 52 57 59

056_F Cluster 25,5 56 42 10 10 52 57 59

057_A Cluster 1,5 37 54 1 1 34 53 57

057_B Cluster 4,5 37 54 2 2 35 56 59

057_C Cluster 7,5 37 54 2 2 36 57 59

057_D Cluster 13,5 39 54 10 10 36 57 59

057_E Cluster 19,5 40 54 10 10 35 57 59

057_F Cluster 25,5 40 53 10 10 14 57 59

058_A Cluster 1,5 40 52 2 2 34 51 55

058_B Cluster 4,5 40 53 3 3 35 56 59

058_C Cluster 7,5 40 53 4 4 36 57 59

058_D Cluster 13,5 42 53 10 10 37 57 59

058_E Cluster 19,5 42 53 10 10 34 57 59

058_F Cluster 25,5 42 52 10 10 14 57 59

059_A Cluster 1,5 37 53 0 0 33 52 56
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059_B Cluster 4,5 37 54 1 1 34 56 59

059_C Cluster 7,5 38 54 1 1 35 57 59

059_D Cluster 13,5 40 54 10 10 36 57 59

059_E Cluster 19,5 40 53 10 10 35 57 59

059_F Cluster 25,5 40 53 10 10 15 57 59

060_A Cluster 1,5 38 52 1 1 34 52 56

060_B Cluster 4,5 38 53 2 2 34 56 59

060_C Cluster 7,5 39 53 2 2 35 57 59

060_D Cluster 13,5 41 53 10 10 37 57 59

060_E Cluster 19,5 41 53 10 10 34 57 59

060_F Cluster 25,5 41 52 10 10 14 57 59

061_A Blok 0 1,5 16 55 5 5 22 54 58

061_B Blok 0 4,5 17 55 6 6 24 56 60

061_C Blok 0 7,5 18 55 4 4 25 57 60

061_D Blok 0 13,5 23 55 -1 -1 27 57 60

061_E Blok 0 19,5 27 54 -1 -1 30 56 59

061_F Blok 0 25,5 30 54 0 0 29 56 59

062_A Blok 0 1,5 25 56 7 7 22 50 57

062_B Blok 0 4,5 25 56 7 7 22 52 58

062_C Blok 0 7,5 28 56 8 8 23 52 58

062_D Blok 0 13,5 29 56 4 4 23 53 58

062_E Blok 0 19,5 32 55 1 1 31 57 60

062_F Blok 0 25,5 33 55 3 3 30 56 59

063_A Blok 0 1,5 16 55 6 6 22 55 58

063_B Blok 0 4,5 17 55 7 7 25 56 60

063_C Blok 0 7,5 18 55 5 5 26 57 60

063_D Blok 0 13,5 20 55 1 1 26 57 60

063_E Blok 0 19,5 28 54 1 1 30 56 59

063_F Blok 0 25,5 30 54 1 1 29 56 59

064_A Blok 0 1,5 21 55 6 6 21 51 57

064_B Blok 0 4,5 22 56 7 7 22 53 58

064_C Blok 0 7,5 26 56 8 8 23 53 58

064_D Blok 0 13,5 26 55 5 5 23 54 58

064_E Blok 0 19,5 30 55 3 3 31 57 60

064_F Blok 0 25,5 32 54 3 3 30 56 59

065_A Blok 0 1,5 16 55 0 0 22 52 57

065_B Blok 0 4,5 17 55 1 1 24 56 59

065_C Blok 0 7,5 18 55 1 1 28 56 59

065_D Blok 0 13,5 20 55 1 1 30 56 59

065_E Blok 0 19,5 27 54 -1 -1 30 56 59

065_F Blok 0 25,5 29 54 -1 -1 29 56 59

066_A Blok 0 1,5 30 56 8 8 23 51 57

066_B Blok 0 4,5 31 56 8 8 24 53 58

066_C Blok 0 7,5 31 56 8 8 28 54 59

066_D Blok 0 13,5 32 56 6 6 31 55 59

066_E Blok 0 19,5 33 55 2 2 32 58 60

066_F Blok 0 25,5 34 55 2 2 30 56 59

067_A Blok 0 1,5 16 55 2 2 22 53 58

067_B Blok 0 4,5 17 55 3 3 24 56 59

067_C Blok 0 7,5 18 55 2 2 26 56 59

067_D Blok 0 13,5 24 55 -2 -2 28 57 59

067_E Blok 0 19,5 28 54 -1 -1 29 56 59

067_F Blok 0 25,5 29 54 -1 -1 28 56 59

068_A Blok 0 1,5 27 56 7 7 22 51 57

068_B Blok 0 4,5 28 56 8 8 23 52 58

068_C Blok 0 7,5 29 56 8 8 27 52 58

068_D Blok 0 13,5 31 56 6 6 29 53 58

068_E Blok 0 19,5 33 55 2 2 32 57 60

068_F Blok 0 25,5 33 55 2 2 30 56 59

069_A Knik 1,5 33 55 4 4 30 53 58

069_B Knik 4,5 33 56 5 5 32 55 59

069_C Knik 7,5 34 56 5 5 33 56 60

069_D Knik 13,5 35 56 1 1 35 56 60

069_E Knik 19,5 35 55 10 10 34 57 59

069_F Knik 25,5 35 54 10 10 28 57 59

070_A Cluster 1,5 47 49 -1 -1 38 52 55

070_B Cluster 4,5 49 51 0 0 38 55 57

070_C Cluster 7,5 50 51 0 0 39 56 58

070_D Cluster 13,5 50 51 -5 -5 39 57 58

070_E Cluster 19,5 50 51 10 10 28 57 59
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070_F Cluster 25,5 49 51 10 10 9 57 59

071_A Knik 1,5 33 56 3 3 31 53 58

071_B Knik 4,5 34 56 4 4 32 55 59

071_C Knik 7,5 35 56 4 4 34 56 60

071_D Knik 13,5 35 56 -1 -1 35 57 60

071_E Knik 19,5 36 55 10 10 34 57 59

071_F Knik 25,5 36 54 10 10 28 57 59

072_A Cluster 1,5 46 50 -2 -2 38 51 54

072_B Cluster 4,5 47 51 -1 -1 39 55 57

072_C Cluster 7,5 48 51 -1 -1 39 56 58

072_D Cluster 13,5 49 51 -2 -2 39 56 58

072_E Cluster 19,5 48 51 10 10 28 57 59

072_F Cluster 25,5 48 51 10 10 9 57 59

073_A Blok 0 1,5 16 55 6 6 23 55 58

073_B Blok 0 4,5 17 56 7 7 26 56 60

073_C Blok 0 7,5 18 55 5 5 27 57 60

073_D Blok 0 13,5 19 55 1 1 26 57 60

073_E Blok 0 19,5 28 54 1 1 30 56 59

073_F Blok 0 25,5 31 54 1 1 29 56 59

074_A Blok 0 1,5 16 55 5 5 22 53 58

074_B Blok 0 4,5 18 56 6 6 23 55 59

074_C Blok 0 7,5 21 56 6 6 25 55 59

074_D Blok 0 13,5 21 55 1 1 23 56 59

074_E Blok 0 19,5 28 55 1 1 30 57 59

074_F Blok 0 25,5 32 54 0 0 29 56 59

075_A Knik 1,5 32 54 3 3 29 52 57

075_B Knik 4,5 32 55 4 4 30 55 59

075_C Knik 7,5 33 55 4 4 32 56 59

075_D Knik 13,5 34 55 1 1 34 56 59

075_E Knik 19,5 34 54 10 10 34 56 59

075_F Knik 25,5 35 54 10 10 29 57 59

076_A Knik 1,5 33 55 4 4 30 53 57

076_B Knik 4,5 34 55 5 5 31 56 59

076_C Knik 7,5 34 55 5 5 33 58 60

076_D Knik 13,5 35 55 4 4 34 58 60

076_E Knik 19,5 35 55 2 2 34 58 60

076_F Knik 25,5 36 54 -2 -2 31 58 60

077_A Kopblok 1,5 10 6 10 10 2 50 51

077_B Kopblok 4,5 10 7 10 10 4 52 53

077_C Kopblok 7,5 10 7 10 10 4 51 52

077_D Kopblok 16,5 10 6 10 10 -3 51 52

077_E Kopblok 25,5 10 10 10 10 10 51 52

077_F Kopblok 34,5 10 10 10 10 10 51 52

078_A Kopblok 1,5 10 10 10 10 10 10 17

078_B Kopblok 4,5 10 10 10 10 10 10 17

078_C Kopblok 7,5 10 10 10 10 10 10 17

078_D Kopblok 16,5 10 10 10 10 10 10 17

078_E Kopblok 25,5 23 14 13 13 37 38 41

078_F Kopblok 34,5 23 -1 13 13 36 39 41

079_A Kopblok 1,5 10 10 10 10 10 10 17

079_B Kopblok 4,5 10 10 10 10 10 10 17

079_C Kopblok 7,5 10 10 10 10 10 10 17

079_D Kopblok 16,5 10 10 10 10 10 10 17

079_E Kopblok 25,5 10 10 10 10 10 10 17

079_F Kopblok 34,5 29 41 13 13 35 55 56

080_A Kopblok 1,5 18 44 -5 -5 22 55 56

080_B Kopblok 4,5 19 46 -5 -5 25 56 57

080_C Kopblok 7,5 20 47 -5 -5 28 56 57

080_D Kopblok 16,5 25 47 -5 -5 27 56 57

080_E Kopblok 25,5 27 47 -5 -5 26 56 57

080_F Kopblok 34,5 28 47 -7 -7 24 56 57

081_A Cluster 1,5 45 17 5 5 42 46 48

081_B Cluster 4,5 46 18 6 6 43 46 49

081_C Cluster 7,5 48 18 7 7 43 46 49

081_D Cluster 13,5 48 19 13 13 44 47 49

081_E Cluster 19,5 47 20 15 15 45 48 50

082_A Cluster 1,5 35 17 8 8 40 44 46

082_B Cluster 4,5 35 18 9 9 40 44 46

082_C Cluster 7,5 36 19 10 10 40 44 46

082_D Cluster 13,5 37 19 11 11 41 44 46
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082_E Cluster 19,5 38 20 15 15 43 43 47

083_A Cluster 1,5 48 17 4 4 47 47 50

083_B Cluster 4,5 50 18 5 5 47 47 50

083_C Cluster 7,5 50 18 7 7 48 43 49

083_D Cluster 13,5 50 19 13 13 49 44 50

083_E Cluster 19,5 50 19 15 15 50 45 51

084_A Cluster 1,5 38 17 7 7 32 44 45

084_B Cluster 4,5 39 18 8 8 32 44 45

084_C Cluster 7,5 40 18 9 9 33 44 45

084_D Cluster 13,5 41 19 14 14 35 45 46

084_E Cluster 19,5 42 21 16 16 39 44 46

085_A Cluster 1,5 39 17 7 7 32 44 45

085_B Cluster 4,5 40 18 8 8 33 45 46

085_C Cluster 7,5 41 18 9 9 33 45 46

085_D Cluster 13,5 42 19 14 14 36 45 47

085_E Cluster 19,5 43 21 15 15 39 45 47

086_A Cluster 1,5 19 22 6 6 43 39 44

086_B Cluster 4,5 20 23 6 6 43 39 45

086_C Cluster 7,5 20 23 7 7 43 39 45

086_D Cluster 13,5 21 24 7 7 44 40 46

086_E Cluster 19,5 22 24 11 11 45 43 47

087_A Cluster 1,5 41 17 6 6 34 45 46

087_B Cluster 4,5 42 18 7 7 35 45 46

087_C Cluster 7,5 43 18 7 7 36 45 47

087_D Cluster 13,5 44 19 14 14 37 46 47

087_E Cluster 19,5 44 21 14 14 39 46 47

088_A Cluster 1,5 37 18 8 8 35 44 45

088_B Cluster 4,5 37 19 9 9 35 44 46

088_C Cluster 7,5 37 19 9 9 35 44 46

088_D Cluster 13,5 39 20 12 12 37 44 45

088_E Cluster 19,5 40 21 14 14 41 44 46

089_A Cluster 1,5 42 17 5 5 39 45 47

089_B Cluster 4,5 44 18 6 6 39 46 48

089_C Cluster 7,5 45 18 7 7 40 46 48

089_D Cluster 13,5 45 19 13 13 41 47 48

089_E Cluster 19,5 46 21 14 14 42 47 49

090_A Cluster 1,5 37 18 7 7 34 44 45

090_B Cluster 4,5 38 18 8 8 35 44 45

090_C Cluster 7,5 38 19 8 8 35 44 46

090_D Cluster 13,5 40 20 12 12 37 44 46

090_E Cluster 19,5 40 21 15 15 40 44 46

091_A Knik 1,5 33 14 8 8 46 43 48

091_B Knik 4,5 33 15 9 9 46 43 48

091_C Knik 7,5 33 15 10 10 47 43 48

091_D Knik 13,5 34 15 12 12 48 42 49

091_E Knik 19,5 36 16 15 15 48 43 50

092_A Knik 1,5 27 17 8 8 45 44 48

092_B Knik 4,5 28 17 9 9 45 41 47

092_C Knik 7,5 28 17 9 9 46 41 47

092_D Knik 13,5 28 18 11 11 47 40 48

092_E Knik 19,5 29 18 16 16 48 41 49

093_A Knik 1,5 31 15 9 9 46 44 48

093_B Knik 4,5 32 15 10 10 46 43 48

093_C Knik 7,5 32 15 11 11 47 42 48

093_D Knik 13,5 33 16 13 13 48 41 49

093_E Knik 19,5 34 16 15 15 49 43 50

094_A Knik 1,5 30 15 9 9 46 45 49

094_B Knik 4,5 31 16 10 10 46 43 48

094_C Knik 7,5 31 16 11 11 47 42 49

094_D Knik 13,5 32 16 12 12 48 41 49

094_E Knik 19,5 33 17 16 16 49 43 50

095_A Knik 1,5 14 22 7 7 32 39 41

095_B Knik 4,5 14 23 8 8 32 39 40

095_C Knik 7,5 14 23 9 9 32 38 40

095_D Knik 13,5 13 23 12 12 34 37 40

095_E Knik 19,5 14 23 15 15 35 39 41

096_A Knik 1,5 21 21 6 6 38 39 42

096_B Knik 4,5 22 22 7 7 39 39 42

096_C Knik 7,5 22 23 7 7 39 39 43

096_D Knik 13,5 25 23 9 9 41 39 43



Ontvangpunt Omschrijving Hoogte A
rc

h
a

n
g

e
lw

e
g

/-
k

a
d

e

H
a

p
a

ra
n

d
a

w
e

g

H
o

u
tm

a
n

k
a

d
e

O
o

st
za

a
n

st
ra

a
t

S
p

.d
ij

k
/T

a
sm

a
n

st
r.

/V
a

n
 D

ie
m

e
n

st
r.

IL
 W

e
st

p
o

o
rt

LVL,cum

Geluidbelastingen Lden [dB]. (Bij wegverkeer inclusief 

aftrek artikel 110g Wgh)

096_E Knik 19,5 29 24 13 13 41 42 45

097_A Knik 1,5 26 17 9 9 41 44 46

097_B Knik 4,5 27 17 10 10 41 42 45

097_C Knik 7,5 27 17 10 10 42 42 45

097_D Knik 13,5 27 18 12 12 43 42 46

097_E Knik 19,5 28 18 13 13 45 40 46

098_A Knik 1,5 27 17 8 8 43 44 47

098_B Knik 4,5 27 17 9 9 43 41 45

098_C Knik 7,5 27 17 9 9 44 41 46

098_D Knik 13,5 28 18 12 12 45 42 47

098_E Knik 19,5 28 18 16 16 46 40 47

099_A Blok 0 1,5 24 17 8 8 36 41 43

099_B Blok 0 4,5 25 17 9 9 36 41 43

099_C Blok 0 7,5 25 17 10 10 36 41 43

099_D Blok 0 13,5 25 18 12 12 37 37 41

099_E Blok 0 19,5 27 18 16 16 40 40 43

100_A Blok 0 1,5 24 17 9 9 34 41 42

100_B Blok 0 4,5 24 17 10 10 35 41 43

100_C Blok 0 7,5 24 17 10 10 35 41 43

100_D Blok 0 13,5 25 18 12 12 36 37 40

100_E Blok 0 19,5 27 18 17 17 38 40 43

101_A Blok 0 1,5 24 17 8 8 35 41 43

101_B Blok 0 4,5 24 17 9 9 35 41 43

101_C Blok 0 7,5 25 17 9 9 35 41 43

101_D Blok 0 13,5 25 18 12 12 36 37 40

101_E Blok 0 19,5 26 18 16 16 39 40 43

102_A Blok 0 1,5 8 21 10 10 17 38 39

102_B Blok 0 4,5 9 22 10 10 17 38 39

102_C Blok 0 7,5 9 23 10 10 18 38 39

102_D Blok 0 13,5 9 23 10 10 20 37 38

102_E Blok 0 19,5 9 23 10 10 22 38 39

103_A Blok 0 1,5 24 17 9 9 36 41 43

103_B Blok 0 4,5 25 17 9 9 36 41 43

103_C Blok 0 7,5 25 17 10 10 36 41 43

103_D Blok 0 13,5 25 18 12 12 37 37 41

103_E Blok 0 19,5 27 18 16 16 40 40 43

104_A Blok 0 1,5 24 17 8 8 32 42 43

104_B Blok 0 4,5 24 17 9 9 33 41 43

104_C Blok 0 7,5 24 17 9 9 33 41 43

104_D Blok 0 13,5 25 17 11 11 35 37 40

104_E Blok 0 19,5 26 18 12 12 39 39 43

105_A Blok 0 1,5 29 17 9 9 38 41 43

105_B Blok 0 4,5 29 17 9 9 38 41 44

105_C Blok 0 7,5 29 17 10 10 39 41 44

105_D Blok 0 13,5 29 17 12 12 40 37 42

105_E Blok 0 19,5 30 18 14 14 41 40 44

106_A Blok 0 1,5 26 21 7 7 34 42 43

106_B Blok 0 4,5 26 22 8 8 34 42 43

106_C Blok 0 7,5 26 23 8 8 34 41 43

106_D Blok 0 13,5 26 23 9 9 36 38 40

106_E Blok 0 19,5 27 23 9 9 39 39 43

107_A Blok 0 1,5 30 16 9 9 39 42 44

107_B Blok 0 4,5 30 16 10 10 39 42 45

107_C Blok 0 7,5 30 16 10 10 39 42 44

107_D Blok 0 13,5 30 17 13 13 40 39 43

107_E Blok 0 19,5 30 17 17 17 42 40 44

108_A Blok 0 1,5 24 17 8 8 33 41 42

108_B Blok 0 4,5 25 17 9 9 34 41 43

108_C Blok 0 7,5 25 17 9 9 34 41 43

108_D Blok 0 13,5 25 18 10 10 35 37 40

108_E Blok 0 19,5 27 18 12 12 39 39 43

109_A Blok 0 1,5 25 17 8 8 37 41 43

109_B Blok 0 4,5 25 17 9 9 37 41 43

109_C Blok 0 7,5 25 17 10 10 37 41 43

109_D Blok 0 13,5 25 18 12 12 38 37 41

109_E Blok 0 19,5 26 18 15 15 41 40 44

110_A Blok 0 1,5 24 17 8 8 33 41 43

110_B Blok 0 4,5 25 17 9 9 34 41 42

110_C Blok 0 7,5 25 17 9 9 34 41 42

110_D Blok 0 13,5 25 18 10 10 35 37 40
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110_E Blok 0 19,5 26 18 12 12 39 39 43

111_A Blok 0 1,5 25 17 9 9 37 41 43

111_B Blok 0 4,5 25 17 10 10 37 41 43

111_C Blok 0 7,5 26 17 10 10 38 41 43

111_D Blok 0 13,5 26 18 13 13 39 37 41

111_E Blok 0 19,5 26 18 16 16 41 40 44

112_A Kopblok 1,5 22 15 10 10 30 46 47

112_B Kopblok 4,5 23 16 10 10 31 46 48

112_C Kopblok 7,5 23 16 11 11 32 46 47

112_D Kopblok 13,5 23 16 13 13 33 37 39

112_E Kopblok 19,5 23 16 16 16 37 39 42

113_A Kopblok 1,5 22 16 9 9 30 46 47

113_B Kopblok 4,5 23 16 10 10 31 46 47

113_C Kopblok 7,5 23 16 10 10 32 46 47

113_D Kopblok 13,5 24 17 12 12 33 38 40

113_E Kopblok 19,5 25 17 12 12 37 41 43

114_A Kopblok 1,5 10 4 10 10 1 49 50

114_B Kopblok 4,5 10 5 10 10 3 51 52

114_C Kopblok 7,5 10 5 10 10 3 50 51

114_D Kopblok 13,5 10 5 10 10 1 50 51

114_E Kopblok 19,5 10 -2 10 10 10 50 51

115_A Kopblok 1,5 23 16 9 9 30 44 45

115_B Kopblok 4,5 23 16 9 9 31 44 45

115_C Kopblok 7,5 23 16 10 10 32 44 45

115_D Kopblok 13,5 24 17 12 12 33 37 39

115_E Kopblok 19,5 25 17 13 13 37 40 42

116_A Kopblok 1,5 17 22 10 10 26 41 42

116_B Kopblok 4,5 17 23 10 10 27 41 42

116_C Kopblok 7,5 18 24 11 11 28 40 42

116_D Kopblok 13,5 19 24 14 14 30 37 39

116_E Kopblok 19,5 23 24 17 17 36 38 41

117_A Kopblok 1,5 23 17 9 9 31 42 43

117_B Kopblok 4,5 23 17 10 10 32 41 43

117_C Kopblok 7,5 24 17 11 11 32 41 42

117_D Kopblok 13,5 24 17 12 12 33 37 39

117_E Kopblok 19,5 26 17 12 12 37 40 42

118_A Kopblok 1,5 22 15 9 9 30 46 47

118_B Kopblok 4,5 22 15 10 10 31 47 48

118_C Kopblok 7,5 23 15 11 11 31 46 47

118_D Kopblok 13,5 23 15 13 13 32 37 39

118_E Kopblok 19,5 23 16 13 13 36 40 42

119_A Eiland 1 1,5 13 15 13 13 46 42 48

119_B Eiland 1 4,5 14 15 14 14 47 42 48

119_C Eiland 1 7,5 13 15 14 14 48 42 49

119_D Eiland 1 10,5 13 15 15 15 48 40 49

119_E Eiland 1 13,5 13 15 16 16 49 38 49

119_F Eiland 1 16,5 13 11 19 19 49 44 50

120_A Eiland 1 1,5 15 15 11 11 44 42 47

120_B Eiland 1 4,5 15 15 12 12 45 43 47

120_C Eiland 1 7,5 15 15 12 12 45 41 47

120_D Eiland 1 10,5 16 15 13 13 46 43 48

120_E Eiland 1 13,5 16 15 15 15 47 39 47

120_F Eiland 1 16,5 14 11 18 18 48 44 49

121_A Eiland 1 1,5 13 13 12 12 47 42 49

121_B Eiland 1 4,5 14 13 12 12 48 42 49

121_C Eiland 1 7,5 14 13 13 13 49 42 50

121_D Eiland 1 10,5 14 13 14 14 50 40 50

121_E Eiland 1 13,5 14 13 16 16 50 39 50

121_F Eiland 1 16,5 13 10 19 19 50 44 51

122_A Eiland 1 1,5 9 18 8 8 27 41 42

122_B Eiland 1 4,5 10 19 9 9 28 42 43

122_C Eiland 1 7,5 10 19 9 9 28 41 42

122_D Eiland 1 10,5 10 20 10 10 29 42 43

122_E Eiland 1 13,5 11 20 11 11 30 41 42

122_F Eiland 1 16,5 11 20 13 13 32 44 45

123_A Eiland 1 1,5 10 20 7 7 26 42 43

123_B Eiland 1 4,5 11 20 8 8 27 41 43

123_C Eiland 1 7,5 11 21 9 9 27 42 43

123_D Eiland 1 10,5 11 21 9 9 28 41 42

123_E Eiland 1 13,5 10 21 10 10 28 42 43
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123_F Eiland 1 16,5 11 22 14 14 29 43 44

124_A Eiland 1 1,5 13 18 8 8 34 41 43

124_B Eiland 1 4,5 13 18 9 9 33 43 44

124_C Eiland 1 7,5 14 18 10 10 34 41 43

124_D Eiland 1 10,5 15 19 11 11 35 42 44

124_E Eiland 1 13,5 16 19 13 13 36 42 44

124_F Eiland 1 16,5 19 19 18 18 37 44 45

125_A Eiland 1 1,5 34 20 6 6 42 42 46

125_B Eiland 1 4,5 34 21 7 7 43 41 45

125_C Eiland 1 7,5 34 21 7 7 43 41 46

125_D Eiland 1 10,5 34 22 8 8 44 42 46

125_E Eiland 1 13,5 34 22 8 8 44 43 47

125_F Eiland 1 16,5 35 22 8 8 45 44 48

126_A Eiland 1 1,5 32 15 12 12 50 46 52

126_B Eiland 1 4,5 33 15 12 12 51 45 52

126_C Eiland 1 7,5 33 16 12 12 51 43 52

126_D Eiland 1 10,5 33 16 12 12 52 43 53

126_E Eiland 1 13,5 33 16 12 12 52 45 53

126_F Eiland 1 16,5 34 17 12 12 52 47 54

127_A Eiland 1 1,5 35 15 13 13 51 46 52

127_B Eiland 1 4,5 35 15 13 13 52 46 53

127_C Eiland 1 7,5 35 15 13 13 53 46 54

127_D Eiland 1 10,5 35 15 14 14 53 45 54

127_E Eiland 1 13,5 36 15 16 16 53 46 54

127_F Eiland 1 16,5 36 16 18 18 53 48 55

128_A Eiland 1 1,5 34 15 12 12 51 46 52

128_B Eiland 1 4,5 35 15 13 13 52 45 53

128_C Eiland 1 7,5 35 15 13 13 52 45 53

128_D Eiland 1 10,5 35 15 13 13 53 44 53

128_E Eiland 1 13,5 35 16 13 13 53 46 54

128_F Eiland 1 16,5 36 16 13 13 53 47 54

129_A Eiland 1 1,5 34 20 6 6 42 45 47

129_B Eiland 1 4,5 35 21 6 6 43 42 46

129_C Eiland 1 7,5 35 21 7 7 43 42 46

129_D Eiland 1 10,5 35 22 8 8 44 43 47

129_E Eiland 1 13,5 35 22 8 8 45 44 48

129_F Eiland 1 16,5 35 22 8 8 45 45 49

130_A Eiland 1 1,5 34 20 5 5 45 46 49

130_B Eiland 1 4,5 34 20 5 5 45 42 47

130_C Eiland 1 7,5 34 20 6 6 46 42 47

130_D Eiland 1 10,5 34 21 6 6 46 43 48

130_E Eiland 1 13,5 34 21 7 7 47 44 49

130_F Eiland 1 16,5 35 22 6 6 47 46 50

131_A Entreegebouw 1,5 56 27 -1 -1 54 54 58

131_B Entreegebouw 4,5 58 27 -1 -1 55 56 59

131_C Entreegebouw 7,5 58 28 -1 -1 56 56 59

131_D Entreegebouw 13,5 58 29 0 0 57 55 59

131_E Entreegebouw 19,5 57 29 -7 -7 57 55 59

131_F Entreegebouw 25,5 57 28 -7 -7 57 55 59

132_A Entreegebouw 1,5 51 23 7 7 58 50 59

132_B Entreegebouw 4,5 53 24 8 8 60 52 61

132_C Entreegebouw 7,5 53 24 9 9 61 51 61

132_D Entreegebouw 13,5 53 24 15 15 61 43 61

132_E Entreegebouw 19,5 53 12 15 15 61 44 61

132_F Entreegebouw 25,5 53 3 15 15 60 47 61

133_A Entreegebouw 1,5 55 12 -1 -1 53 53 57

133_B Entreegebouw 4,5 57 13 -2 -2 54 54 58

133_C Entreegebouw 7,5 57 14 -2 -2 55 54 58

133_D Entreegebouw 13,5 57 15 -2 -2 56 53 58

133_E Entreegebouw 19,5 57 15 -8 -8 56 54 58

133_F Entreegebouw 25,5 57 15 -8 -8 56 54 58

134_A Entreegebouw 1,5 57 28 -1 -1 56 55 59

134_B Entreegebouw 4,5 58 28 0 0 57 56 60

134_C Entreegebouw 7,5 58 29 3 3 58 56 60

134_D Entreegebouw 13,5 58 30 3 3 58 55 60

134_E Entreegebouw 19,5 58 30 1 1 58 56 60

134_F Entreegebouw 25,5 58 30 1 1 58 56 60

135_A Entreegebouw 1,5 10 10 10 10 10 10 17

135_B Entreegebouw 4,5 10 10 10 10 10 10 17

135_C Entreegebouw 7,5 10 10 10 10 10 10 17
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135_D Entreegebouw 13,5 10 10 10 10 10 10 17

135_E Entreegebouw 19,5 23 20 15 15 41 41 44

135_F Entreegebouw 25,5 20 21 15 15 50 47 52

136_A Entreegebouw 1,5 49 19 3 3 46 47 50

136_B Entreegebouw 4,5 51 20 3 3 46 48 51

136_C Entreegebouw 7,5 51 20 4 4 47 48 51

136_D Entreegebouw 13,5 51 21 4 4 48 49 52

136_E Entreegebouw 19,5 51 22 6 6 49 49 52

136_F Entreegebouw 25,5 51 23 5 5 47 51 53

137_A Entreegebouw 1,5 10 10 10 10 10 10 17

137_B Entreegebouw 4,5 10 10 10 10 10 10 17

137_C Entreegebouw 7,5 10 10 10 10 10 10 17

137_D Entreegebouw 13,5 10 10 10 10 10 10 17

137_E Entreegebouw 19,5 24 20 15 15 50 40 50

137_F Entreegebouw 25,5 20 20 15 15 56 47 57

138_A Entreegebouw 1,5 10 10 10 10 10 10 17

138_B Entreegebouw 4,5 10 10 10 10 10 10 17

138_C Entreegebouw 7,5 10 10 10 10 10 10 17

138_D Entreegebouw 13,5 10 10 10 10 10 10 17

138_E Entreegebouw 19,5 22 21 15 15 39 43 45

138_F Entreegebouw 25,5 21 21 15 15 46 48 51

139_A Entreegebouw 1,5 37 20 4 4 39 43 45

139_B Entreegebouw 4,5 37 21 4 4 39 43 45

139_C Entreegebouw 7,5 37 22 5 5 39 44 46

139_D Entreegebouw 10,5 38 22 5 5 40 44 46

139_E Entreegebouw 13,5 38 23 5 5 40 44 46

139_F Entreegebouw 16,5 39 23 6 6 41 45 47

140_A Entreegebouw 1,5 44 20 2 2 42 45 47

140_B Entreegebouw 4,5 45 20 3 3 43 46 48

140_C Entreegebouw 7,5 47 21 4 4 43 46 48

140_D Entreegebouw 10,5 47 21 4 4 43 46 49

140_E Entreegebouw 13,5 47 22 5 5 44 46 49

140_F Entreegebouw 16,5 47 22 6 6 44 47 49

141_A Entreegebouw 1,5 17 18 8 8 47 42 48

141_B Entreegebouw 4,5 17 19 9 9 47 39 48

141_C Entreegebouw 7,5 18 19 9 9 48 38 49

141_D Entreegebouw 10,5 18 19 10 10 49 39 49

141_E Entreegebouw 13,5 18 20 11 11 49 39 49

141_F Entreegebouw 16,5 18 20 15 15 49 42 50

142_A Entreegebouw 1,5 17 17 11 11 47 43 49

142_B Entreegebouw 4,5 18 18 12 12 48 39 49

142_C Entreegebouw 7,5 18 18 12 12 49 38 50

142_D Entreegebouw 10,5 18 19 12 12 49 38 50

142_E Entreegebouw 13,5 18 19 13 13 50 39 50

142_F Entreegebouw 16,5 18 19 16 16 50 42 50

143_A Entreegebouw 1,5 17 19 9 9 45 41 47

143_B Entreegebouw 4,5 18 19 10 10 46 40 47

143_C Entreegebouw 7,5 18 20 10 10 47 40 48

143_D Entreegebouw 10,5 19 20 11 11 47 40 48

143_E Entreegebouw 13,5 19 21 12 12 48 41 49

143_F Entreegebouw 16,5 18 21 16 16 48 42 49

144_A Entreegebouw 1,5 41 20 3 3 39 44 46

144_B Entreegebouw 4,5 42 21 4 4 39 44 46

144_C Entreegebouw 7,5 43 21 5 5 39 44 46

144_D Entreegebouw 10,5 43 22 5 5 40 45 47

144_E Entreegebouw 13,5 44 22 6 6 40 45 47

144_F Entreegebouw 16,5 44 23 6 6 40 46 48

145_A Entreegebouw 1,5 39 20 4 4 37 43 45

145_B Entreegebouw 4,5 40 21 5 5 37 44 46

145_C Entreegebouw 7,5 41 22 5 5 37 44 46

145_D Entreegebouw 10,5 42 22 5 5 38 45 46

145_E Entreegebouw 13,5 42 23 5 5 38 45 47

145_F Entreegebouw 16,5 42 23 6 6 38 46 47

146_A Entreegebouw 1,5 38 20 5 5 35 43 45

146_B Entreegebouw 4,5 38 21 6 6 35 44 45

146_C Entreegebouw 7,5 39 22 6 6 36 44 45

146_D Entreegebouw 10,5 40 22 6 6 36 44 46

146_E Entreegebouw 13,5 40 23 5 5 36 45 46

146_F Entreegebouw 16,5 41 23 6 6 37 45 47

147_A Entreegebouw 1,5 37 21 4 4 35 43 44
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147_B Entreegebouw 4,5 38 21 5 5 36 43 45

147_C Entreegebouw 7,5 38 22 6 6 36 44 45

147_D Entreegebouw 10,5 39 22 5 5 36 44 45

147_E Entreegebouw 13,5 39 23 4 4 37 44 46

147_F Entreegebouw 16,5 40 23 5 5 37 45 46

148_A Entreegebouw 1,5 42 20 3 3 40 44 46

148_B Entreegebouw 4,5 43 21 4 4 41 45 47

148_C Entreegebouw 7,5 44 21 4 4 41 45 47

148_D Entreegebouw 10,5 45 22 5 5 41 45 48

148_E Entreegebouw 13,5 45 22 6 6 42 46 48

148_F Entreegebouw 16,5 45 22 7 7 42 46 48

149_A Entreegebouw 1,5 47 22 10 10 57 49 57

149_B Entreegebouw 4,5 48 22 11 11 59 50 60

149_C Entreegebouw 7,5 49 22 12 12 60 50 61

149_D Entreegebouw 10,5 49 22 13 13 60 42 60

149_E Entreegebouw 13,5 49 23 15 15 60 42 60

149_F Entreegebouw 16,5 49 23 15 15 60 44 61

150_A Entreegebouw 1,5 40 13 14 14 54 48 55

150_B Entreegebouw 4,5 40 13 14 14 56 49 57

150_C Entreegebouw 7,5 41 13 14 14 57 48 58

150_D Entreegebouw 10,5 41 13 15 15 58 41 58

150_E Entreegebouw 13,5 42 14 16 16 58 42 58

150_F Entreegebouw 16,5 42 13 17 17 58 43 58

151_A Entreegebouw 1,5 10 10 10 10 10 10 17

151_B Entreegebouw 4,5 10 10 10 10 10 10 17

151_C Entreegebouw 7,5 10 10 10 10 10 10 17

151_D Entreegebouw 10,5 10 10 10 10 10 10 17

151_E Entreegebouw 13,5 10 10 10 10 10 10 17

151_F Entreegebouw 16,5 10 10 10 10 10 10 17

152_A Entreegebouw 1,5 10 10 10 10 10 10 17

152_B Entreegebouw 4,5 10 10 10 10 10 10 17

152_C Entreegebouw 7,5 10 10 10 10 10 10 17

152_D Entreegebouw 10,5 10 10 10 10 10 10 17

152_E Entreegebouw 13,5 10 10 10 10 10 10 17

152_F Entreegebouw 16,5 10 10 10 10 10 10 17

153_A Entreegebouw 1,5 10 10 10 10 10 10 17

153_B Entreegebouw 4,5 10 10 10 10 10 10 17

153_C Entreegebouw 7,5 10 10 10 10 10 10 17

153_D Entreegebouw 10,5 10 10 10 10 10 10 17

153_E Entreegebouw 13,5 10 10 10 10 10 10 17

153_F Entreegebouw 16,5 10 10 10 10 10 10 17

154_A Entreegebouw 1,5 41 13 15 15 55 48 56

154_B Entreegebouw 4,5 42 13 15 15 57 49 58

154_C Entreegebouw 7,5 43 13 15 15 59 49 59

154_D Entreegebouw 10,5 44 14 16 16 59 41 59

154_E Entreegebouw 13,5 44 14 17 17 59 42 59

154_F Entreegebouw 16,5 44 14 18 18 59 43 60

155_A Entreegebouw 1,5 42 14 13 13 55 49 56

155_B Entreegebouw 4,5 43 14 13 13 58 50 59

155_C Entreegebouw 7,5 44 14 13 13 59 50 60

155_D Entreegebouw 10,5 45 15 14 14 60 42 60

155_E Entreegebouw 13,5 45 15 17 17 60 42 60

155_F Entreegebouw 16,5 45 16 17 17 60 43 60

156_A Entreegebouw 1,5 44 17 12 12 56 50 57

156_B Entreegebouw 4,5 45 18 13 13 59 51 59

156_C Entreegebouw 7,5 46 18 13 13 60 51 60

156_D Entreegebouw 10,5 46 18 14 14 60 42 60

156_E Entreegebouw 13,5 46 18 17 17 60 42 60

156_F Entreegebouw 16,5 47 19 17 17 60 44 60

157_A Entreegebouw 1,5 45 21 11 11 56 50 57

157_B Entreegebouw 4,5 46 21 11 11 59 52 60

157_C Entreegebouw 7,5 47 21 12 12 60 51 61

157_D Entreegebouw 10,5 48 21 13 13 60 42 60

157_E Entreegebouw 13,5 48 21 15 15 60 42 60

157_F Entreegebouw 16,5 48 22 15 15 60 44 60

158_A Entreegebouw 1,5 41 13 12 12 54 49 56

158_B Entreegebouw 4,5 41 13 13 13 57 50 58

158_C Entreegebouw 7,5 42 13 13 13 58 49 59

158_D Entreegebouw 10,5 42 13 14 14 59 41 59

158_E Entreegebouw 13,5 43 13 17 17 59 42 59
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158_F Entreegebouw 16,5 43 13 18 18 59 43 59

159_A Eiland 1 1,5 16 20 7 7 32 38 40

159_B Eiland 1 4,5 17 20 7 7 33 39 41

159_C Eiland 1 7,5 17 21 8 8 33 39 41

159_D Eiland 1 10,5 18 21 8 8 33 40 41

159_E Eiland 1 13,5 20 22 8 8 34 41 42

159_F Eiland 1 16,5 21 22 9 9 35 42 44

160_A Eiland 1 1,5 16 19 7 7 31 39 40

160_B Eiland 1 4,5 17 20 8 8 32 39 41

160_C Eiland 1 7,5 17 20 8 8 32 39 41

160_D Eiland 1 10,5 18 21 8 8 32 40 42

160_E Eiland 1 13,5 20 22 8 8 33 41 43

160_F Eiland 1 16,5 22 22 9 9 35 43 45

161_A Eiland 1 1,5 16 20 7 7 32 39 40

161_B Eiland 1 4,5 17 20 8 8 32 39 41

161_C Eiland 1 7,5 18 21 8 8 32 39 41

161_D Eiland 1 10,5 19 21 8 8 32 40 42

161_E Eiland 1 13,5 20 22 8 8 33 41 43

161_F Eiland 1 16,5 22 22 9 9 34 43 44

162_A Eiland 1 1,5 18 17 8 8 29 42 43

162_B Eiland 1 4,5 19 17 9 9 30 43 44

162_C Eiland 1 7,5 19 17 9 9 30 43 44

162_D Eiland 1 10,5 20 18 10 10 32 45 46

162_E Eiland 1 13,5 22 18 12 12 35 42 44

162_F Eiland 1 16,5 25 18 12 12 39 45 46

163_A Eiland 1 1,5 16 19 7 7 35 38 41

163_B Eiland 1 4,5 17 20 8 8 35 39 41

163_C Eiland 1 7,5 17 21 9 9 35 39 41

163_D Eiland 1 10,5 18 21 9 9 35 40 42

163_E Eiland 1 13,5 20 22 9 9 35 41 43

163_F Eiland 1 16,5 21 22 10 10 36 43 44

164_A Eiland 1 1,5 23 19 7 7 32 38 40

164_B Eiland 1 4,5 24 20 8 8 33 39 41

164_C Eiland 1 7,5 24 20 9 9 33 39 41

164_D Eiland 1 10,5 24 21 9 9 34 40 42

164_E Eiland 1 13,5 24 21 9 9 34 41 42

164_F Eiland 1 16,5 25 22 10 10 35 42 44

165_A Eiland 1 1,5 23 19 7 7 31 39 41

165_B Eiland 1 4,5 23 20 8 8 31 40 41

165_C Eiland 1 7,5 23 20 8 8 31 40 41

165_D Eiland 1 10,5 24 21 8 8 32 41 42

165_E Eiland 1 13,5 24 22 8 8 33 42 43

165_F Eiland 1 16,5 25 22 8 8 35 44 45

166_A Eiland 1 1,5 22 19 7 7 33 38 40

166_B Eiland 1 4,5 23 20 8 8 33 39 41

166_C Eiland 1 7,5 23 20 8 8 34 39 41

166_D Eiland 1 10,5 23 21 8 8 34 40 42

166_E Eiland 1 13,5 23 22 8 8 34 41 43

166_F Eiland 1 16,5 24 22 8 8 35 42 44

167_A Eiland 1 1,5 20 19 7 7 34 38 40

167_B Eiland 1 4,5 20 20 7 7 35 39 41

167_C Eiland 1 7,5 21 20 8 8 35 39 41

167_D Eiland 1 10,5 21 21 8 8 35 40 42

167_E Eiland 1 13,5 21 22 8 8 36 41 43

167_F Eiland 1 16,5 22 22 9 9 36 42 44

168_A Eiland 1 1,5 16 19 7 7 31 40 41

168_B Eiland 1 4,5 17 20 7 7 31 40 41

168_C Eiland 1 7,5 17 20 8 8 31 40 42

168_D Eiland 1 10,5 19 21 8 8 32 41 42

168_E Eiland 1 13,5 21 21 8 8 33 42 43

168_F Eiland 1 16,5 24 22 9 9 35 44 46

169_A Eiland 1 1,5 14 17 10 10 36 40 42

169_B Eiland 1 4,5 15 17 10 10 36 41 43

169_C Eiland 1 7,5 15 17 11 11 36 41 43

169_D Eiland 1 10,5 15 17 12 12 36 43 44

169_E Eiland 1 13,5 16 17 15 15 38 38 41

169_F Eiland 1 16,5 11 13 17 17 40 43 45

170_A Eiland 1 1,5 15 17 10 10 37 40 42

170_B Eiland 1 4,5 15 16 11 11 36 41 43

170_C Eiland 1 7,5 16 16 11 11 36 41 43
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170_D Eiland 1 10,5 17 17 13 13 37 43 44

170_E Eiland 1 13,5 20 17 16 16 39 38 42

170_F Eiland 1 16,5 23 12 18 18 41 43 46

171_A Eiland 1 1,5 15 17 10 10 38 41 44

171_B Eiland 1 4,5 15 16 11 11 37 41 43

171_C Eiland 1 7,5 16 17 12 12 37 41 44

171_D Eiland 1 10,5 17 17 13 13 38 43 45

171_E Eiland 1 13,5 21 17 15 15 39 38 42

171_F Eiland 1 16,5 26 13 18 18 41 43 46

172_A Eiland 1 1,5 15 17 10 10 38 42 44

172_B Eiland 1 4,5 15 16 11 11 38 41 43

172_C Eiland 1 7,5 16 16 11 11 38 42 44

172_D Eiland 1 10,5 17 17 13 13 39 43 45

172_E Eiland 1 13,5 21 17 15 15 40 38 42

172_F Eiland 1 16,5 26 12 18 18 41 43 46

173_A Eiland 1 1,5 14 17 9 9 35 40 42

173_B Eiland 1 4,5 15 17 10 10 35 41 43

173_C Eiland 1 7,5 15 17 11 11 35 41 43

173_D Eiland 1 10,5 16 17 12 12 35 43 44

173_E Eiland 1 13,5 20 17 15 15 37 38 41

173_F Eiland 1 16,5 25 13 16 16 39 43 45

174_A Eiland 1 1,5 14 16 11 11 41 43 45

174_B Eiland 1 4,5 15 16 12 12 40 43 45

174_C Eiland 1 7,5 16 16 12 12 41 42 45

174_D Eiland 1 10,5 16 16 13 13 42 43 46

174_E Eiland 1 13,5 17 17 16 16 43 39 44

174_F Eiland 1 16,5 15 12 18 18 43 43 47

175_A Eiland 1 1,5 14 16 9 9 34 41 42

175_B Eiland 1 4,5 14 16 9 9 33 41 43

175_C Eiland 1 7,5 15 16 10 10 33 41 43

175_D Eiland 1 10,5 17 16 11 11 34 43 44

175_E Eiland 1 13,5 19 16 13 13 36 38 41

175_F Eiland 1 16,5 23 13 13 13 39 43 45

176_A Eiland 1 1,5 14 16 10 10 40 42 45

176_B Eiland 1 4,5 15 16 11 11 39 41 44

176_C Eiland 1 7,5 16 16 12 12 39 42 44

176_D Eiland 1 10,5 16 16 13 13 40 43 46

176_E Eiland 1 13,5 16 17 15 15 41 38 43

176_F Eiland 1 16,5 13 12 18 18 42 43 46

177_A Eiland 1 1,5 9 17 5 5 24 43 44

177_B Eiland 1 4,5 10 18 6 6 24 44 45

177_C Eiland 1 7,5 10 18 7 7 25 43 44

177_D Eiland 1 10,5 11 18 8 8 25 44 45

177_E Eiland 1 13,5 11 19 9 9 27 43 44

177_F Eiland 1 16,5 12 18 10 10 28 43 44

178_A Eiland 1 1,5 14 17 9 9 35 40 42

178_B Eiland 1 4,5 14 17 10 10 34 41 42

178_C Eiland 1 7,5 15 17 11 11 34 41 43

178_D Eiland 1 10,5 16 17 13 13 35 43 44

178_E Eiland 1 13,5 19 17 16 16 37 38 41

178_F Eiland 1 16,5 24 13 16 16 39 43 45

179_A Eiland 1 1,5 26 18 7 7 30 39 40

179_B Eiland 1 4,5 26 19 8 8 31 39 41

179_C Eiland 1 7,5 26 19 8 8 31 39 41

179_D Eiland 1 10,5 26 20 8 8 31 40 41

179_E Eiland 1 13,5 26 20 8 8 31 41 42

179_F Eiland 1 16,5 26 21 8 8 32 42 43

180_A Eiland 1 1,5 10 9 10 10 4 41 42

180_B Eiland 1 4,5 10 9 10 10 5 42 43

180_C Eiland 1 7,5 10 9 10 10 5 42 43

180_D Eiland 1 10,5 10 10 10 10 6 43 44

180_E Eiland 1 13,5 10 10 10 10 6 41 42

180_F Eiland 1 16,5 10 10 10 10 6 43 44

181_A Eiland 1 1,5 24 19 7 7 32 39 40

181_B Eiland 1 4,5 24 19 7 7 32 39 41

181_C Eiland 1 7,5 25 20 8 8 32 39 41

181_D Eiland 1 10,5 25 20 8 8 33 40 41

181_E Eiland 1 13,5 25 21 7 7 33 41 42

181_F Eiland 1 16,5 25 21 7 7 33 42 44

182_A Eiland 1 1,5 23 19 6 6 31 39 40
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182_B Eiland 1 4,5 24 19 7 7 32 39 41

182_C Eiland 1 7,5 24 20 7 7 32 39 41

182_D Eiland 1 10,5 24 20 7 7 32 40 41

182_E Eiland 1 13,5 24 21 6 6 32 41 42

182_F Eiland 1 16,5 25 21 7 7 33 42 44

183_A Eiland 1 1,5 25 19 8 8 32 39 40

183_B Eiland 1 4,5 25 20 9 9 33 39 41

183_C Eiland 1 7,5 25 20 9 9 33 39 41

183_D Eiland 1 10,5 26 21 9 9 33 40 41

183_E Eiland 1 13,5 26 21 9 9 33 41 42

183_F Eiland 1 16,5 26 22 10 10 34 42 44

184_A Eiland 1 1,5 26 19 5 5 32 39 40

184_B Eiland 1 4,5 26 19 6 6 33 39 41

184_C Eiland 1 7,5 26 20 6 6 33 39 41

184_D Eiland 1 10,5 26 20 7 7 33 40 42

184_E Eiland 1 13,5 26 21 6 6 33 41 42

184_F Eiland 1 16,5 26 21 7 7 33 42 44

185_A Eiland 1 1,5 13 16 9 9 30 40 42

185_B Eiland 1 4,5 14 16 10 10 30 41 42

185_C Eiland 1 7,5 15 16 11 11 30 41 43

185_D Eiland 1 10,5 16 16 13 13 31 43 44

185_E Eiland 1 13,5 17 17 14 14 32 38 40

185_F Eiland 1 16,5 17 13 16 16 33 43 44

186_A Eiland 1 1,5 13 17 10 10 32 41 42

186_B Eiland 1 4,5 14 17 11 11 32 41 43

186_C Eiland 1 7,5 14 17 11 11 32 42 43

186_D Eiland 1 10,5 15 17 13 13 33 43 44

186_E Eiland 1 13,5 16 17 14 14 34 38 41

186_F Eiland 1 16,5 16 13 13 13 36 43 45

187_A Eiland 1 1,5 13 17 9 9 33 40 42

187_B Eiland 1 4,5 14 17 10 10 33 41 42

187_C Eiland 1 7,5 15 17 11 11 33 41 43

187_D Eiland 1 10,5 16 17 13 13 33 42 44

187_E Eiland 1 13,5 17 17 14 14 34 38 40

187_F Eiland 1 16,5 17 13 18 18 36 43 45

188_A Eiland 1 1,5 13 16 9 9 31 40 42

188_B Eiland 1 4,5 14 16 10 10 31 41 42

188_C Eiland 1 7,5 14 16 10 10 31 41 42

188_D Eiland 1 10,5 15 17 11 11 32 42 44

188_E Eiland 1 13,5 16 17 12 12 33 38 40

188_F Eiland 1 16,5 15 13 15 15 35 43 45

189_A Eiland 1 1,5 13 16 9 9 30 40 41

189_B Eiland 1 4,5 14 16 10 10 30 41 42

189_C Eiland 1 7,5 15 16 11 11 31 41 42

189_D Eiland 1 10,5 16 16 12 12 31 42 44

189_E Eiland 1 13,5 17 17 13 13 32 38 40

189_F Eiland 1 16,5 16 13 16 16 34 43 44

190_A Eiland 1 1,5 15 19 9 9 24 41 42

190_B Eiland 1 4,5 16 19 10 10 25 42 43

190_C Eiland 1 7,5 16 20 11 11 26 41 42

190_D Eiland 1 10,5 17 20 11 11 27 42 43

190_E Eiland 1 13,5 18 21 11 11 29 41 42

190_F Eiland 1 16,5 21 21 12 12 34 43 44

191_A Eiland 2 1,5 12 11 12 12 44 41 46

191_B Eiland 2 4,5 13 11 13 13 45 42 47

191_C Eiland 2 7,5 13 11 13 13 46 43 48

191_D Eiland 2 10,5 13 11 14 14 47 44 49

191_E Eiland 2 13,5 13 11 15 15 47 48 51

192_A Eiland 2 1,5 34 14 14 14 50 44 51

192_B Eiland 2 4,5 35 14 14 14 51 45 52

192_C Eiland 2 7,5 34 14 14 14 52 45 53

192_D Eiland 2 10,5 34 14 15 15 52 46 53

192_E Eiland 2 13,5 35 14 16 16 52 47 54

193_A Eiland 2 1,5 29 18 8 8 45 42 47

193_B Eiland 2 4,5 29 18 9 9 45 42 47

193_C Eiland 2 7,5 29 18 9 9 46 41 47

193_D Eiland 2 10,5 29 18 10 10 46 42 48

193_E Eiland 2 13,5 30 19 10 10 47 44 49

194_A Eiland 2 1,5 12 17 9 9 33 42 43

194_B Eiland 2 4,5 13 17 10 10 33 43 44
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194_C Eiland 2 7,5 14 17 11 11 34 45 46

194_D Eiland 2 10,5 15 17 12 12 35 43 45

194_E Eiland 2 13,5 16 18 13 13 36 46 47

195_A Eiland 2 1,5 15 18 7 7 33 39 41

195_B Eiland 2 4,5 15 18 8 8 33 40 41

195_C Eiland 2 7,5 16 18 9 9 32 40 42

195_D Eiland 2 10,5 17 19 10 10 33 42 43

195_E Eiland 2 13,5 18 20 11 11 34 43 44

196_A Eiland 2 1,5 18 18 9 9 41 42 45

196_B Eiland 2 4,5 18 18 10 10 40 41 44

196_C Eiland 2 7,5 19 19 10 10 41 41 44

196_D Eiland 2 10,5 20 19 11 11 42 42 45

196_E Eiland 2 13,5 22 20 12 12 43 44 47

197_A Eiland 2 1,5 12 13 10 10 39 42 44

197_B Eiland 2 4,5 13 13 11 11 39 42 45

197_C Eiland 2 7,5 14 13 11 11 39 44 46

197_D Eiland 2 10,5 16 13 12 12 40 46 47

197_E Eiland 2 13,5 19 13 13 13 41 48 50

198_A Eiland 2 1,5 9 16 6 6 24 43 44

198_B Eiland 2 4,5 10 16 6 6 25 44 45

198_C Eiland 2 7,5 10 16 7 7 25 45 46

198_D Eiland 2 10,5 11 16 9 9 27 45 46

198_E Eiland 2 13,5 11 17 11 11 28 47 48

199_A Eiland 2 1,5 14 18 7 7 34 38 41

199_B Eiland 2 4,5 15 18 8 8 34 39 41

199_C Eiland 2 7,5 16 19 9 9 33 40 42

199_D Eiland 2 10,5 17 19 9 9 34 42 43

199_E Eiland 2 13,5 18 20 10 10 35 43 44

200_A Eiland 2 1,5 16 18 9 9 38 39 42

200_B Eiland 2 4,5 17 18 9 9 38 39 42

200_C Eiland 2 7,5 18 19 10 10 38 40 43

200_D Eiland 2 10,5 19 19 10 10 39 41 44

200_E Eiland 2 13,5 20 20 11 11 40 43 45

201_A Eiland 2 1,5 16 18 8 8 36 39 41

201_B Eiland 2 4,5 16 18 8 8 35 39 41

201_C Eiland 2 7,5 17 19 9 9 35 40 42

201_D Eiland 2 10,5 19 19 10 10 36 41 43

201_E Eiland 2 13,5 20 20 10 10 37 43 44

202_A Eiland 2 1,5 17 19 9 9 40 40 44

202_B Eiland 2 4,5 17 19 9 9 39 40 43

202_C Eiland 2 7,5 18 19 10 10 40 40 44

202_D Eiland 2 10,5 19 19 11 11 40 42 45

202_E Eiland 2 13,5 20 20 11 11 41 43 46

203_A Eiland 2 1,5 15 18 8 8 35 39 41

203_B Eiland 2 4,5 16 18 8 8 35 40 42

203_C Eiland 2 7,5 17 19 9 9 34 41 42

203_D Eiland 2 10,5 18 19 10 10 35 42 43

203_E Eiland 2 13,5 19 20 11 11 36 43 44

204_A Eiland 2 1,5 17 15 10 10 30 42 43

204_B Eiland 2 4,5 18 15 10 10 31 43 45

204_C Eiland 2 7,5 19 15 11 11 32 45 46

204_D Eiland 2 10,5 20 15 11 11 34 46 47

204_E Eiland 2 13,5 24 16 13 13 38 48 49

205_A Eiland 2 1,5 27 12 11 11 44 43 47

205_B Eiland 2 4,5 27 13 12 12 44 43 47

205_C Eiland 2 7,5 27 12 13 13 44 44 48

205_D Eiland 2 10,5 27 12 13 13 45 45 48

205_E Eiland 2 13,5 27 13 14 14 45 47 50

206_A Eiland 2 1,5 16 18 8 8 38 38 42

206_B Eiland 2 4,5 17 18 9 9 37 39 42

206_C Eiland 2 7,5 18 19 10 10 37 40 42

206_D Eiland 2 10,5 19 19 10 10 38 41 43

206_E Eiland 2 13,5 20 20 11 11 39 43 45

207_A Eiland 2 1,5 15 18 8 8 37 38 41

207_B Eiland 2 4,5 16 18 8 8 36 39 41

207_C Eiland 2 7,5 17 19 9 9 36 40 42

207_D Eiland 2 10,5 18 19 10 10 37 41 43

207_E Eiland 2 13,5 20 20 11 11 38 43 45

208_A Eiland 2 1,5 12 13 10 10 37 42 44

208_B Eiland 2 4,5 13 13 10 10 37 42 44
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208_C Eiland 2 7,5 13 13 11 11 36 44 45

208_D Eiland 2 10,5 14 13 11 11 37 45 46

208_E Eiland 2 13,5 15 13 13 13 38 47 49

209_A Eiland 2 1,5 12 13 10 10 40 42 44

209_B Eiland 2 4,5 13 13 11 11 39 42 45

209_C Eiland 2 7,5 14 13 11 11 40 44 46

209_D Eiland 2 10,5 16 13 12 12 40 46 48

209_E Eiland 2 13,5 20 13 13 13 42 48 50

210_A Eiland 2 1,5 12 13 10 10 38 42 44

210_B Eiland 2 4,5 13 14 11 11 38 42 44

210_C Eiland 2 7,5 14 13 11 11 38 44 45

210_D Eiland 2 10,5 15 13 12 12 39 46 47

210_E Eiland 2 13,5 17 14 14 14 40 48 49

211_A Eiland 2 1,5 8 13 11 11 42 42 45

211_B Eiland 2 4,5 9 13 12 12 41 42 45

211_C Eiland 2 7,5 9 13 12 12 42 43 46

211_D Eiland 2 10,5 9 13 14 14 42 45 48

211_E Eiland 2 13,5 10 13 15 15 43 48 50

212_A Eiland 2 1,5 12 13 10 10 38 41 44

212_B Eiland 2 4,5 13 13 10 10 37 42 44

212_C Eiland 2 7,5 13 13 11 11 37 43 45

212_D Eiland 2 10,5 14 13 12 12 38 45 47

212_E Eiland 2 13,5 15 13 13 13 39 48 49

213_A Eiland 2 1,5 13 21 -1 -1 28 53 54

213_B Eiland 2 4,5 14 20 -1 -1 28 53 54

213_C Eiland 2 7,5 15 20 0 0 28 53 54

213_D Eiland 2 10,5 16 20 -1 -1 28 53 54

213_E Eiland 2 13,5 17 21 0 0 28 53 54

214_A Eiland 2 1,5 14 18 8 8 32 39 40

214_B Eiland 2 4,5 15 18 9 9 32 39 41

214_C Eiland 2 7,5 16 18 9 9 31 40 41

214_D Eiland 2 10,5 16 19 10 10 32 41 42

214_E Eiland 2 13,5 17 19 10 10 32 43 44

215_A Eiland 2 1,5 13 16 4 4 28 52 53

215_B Eiland 2 4,5 14 16 5 5 28 53 54

215_C Eiland 2 7,5 14 16 5 5 28 53 54

215_D Eiland 2 10,5 15 16 4 4 28 53 54

215_E Eiland 2 13,5 16 17 4 4 29 53 54

216_A Eiland 2 1,5 14 18 8 8 32 38 40

216_B Eiland 2 4,5 15 17 9 9 32 39 41

216_C Eiland 2 7,5 16 18 9 9 32 40 41

216_D Eiland 2 10,5 17 18 10 10 32 41 43

216_E Eiland 2 13,5 18 19 10 10 33 43 44

217_A Eiland 2 1,5 13 28 -3 -3 24 54 55

217_B Eiland 2 4,5 14 28 -3 -3 24 54 55

217_C Eiland 2 7,5 14 27 -3 -3 25 54 55

217_D Eiland 2 10,5 15 27 -3 -3 25 54 55

217_E Eiland 2 13,5 16 28 -3 -3 25 54 55

218_A Eiland 2 1,5 10 10 10 10 10 49 50

218_B Eiland 2 4,5 10 10 10 10 10 49 50

218_C Eiland 2 7,5 10 10 10 10 10 49 50

218_D Eiland 2 10,5 10 10 10 10 10 49 50

218_E Eiland 2 13,5 10 10 10 10 10 50 51

219_A Eiland 2 1,5 14 27 0 0 26 54 55

219_B Eiland 2 4,5 14 26 0 0 26 54 55

219_C Eiland 2 7,5 15 26 0 0 27 54 55

219_D Eiland 2 10,5 16 26 0 0 27 54 55

219_E Eiland 2 13,5 17 26 1 1 27 54 55

220_A Eiland 2 1,5 14 18 5 5 33 39 41

220_B Eiland 2 4,5 15 18 6 6 32 40 41

220_C Eiland 2 7,5 16 18 7 7 32 40 42

220_D Eiland 2 10,5 17 19 7 7 32 41 43

220_E Eiland 2 13,5 18 19 7 7 33 43 44

221_A Eiland 2 1,5 13 17 7 7 29 48 49

221_B Eiland 2 4,5 14 17 8 8 29 48 49

221_C Eiland 2 7,5 15 17 8 8 29 48 49

221_D Eiland 2 10,5 15 17 9 9 29 48 49

221_E Eiland 2 13,5 16 18 9 9 29 48 49

222_A Eiland 2 1,5 14 17 8 8 30 38 40

222_B Eiland 2 4,5 15 17 8 8 30 39 40
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222_C Eiland 2 7,5 16 18 9 9 30 40 41

222_D Eiland 2 10,5 17 18 10 10 30 41 42

222_E Eiland 2 13,5 18 19 10 10 30 43 44

223_A Eiland 2 1,5 13 17 7 7 29 41 42

223_B Eiland 2 4,5 14 17 8 8 29 42 43

223_C Eiland 2 7,5 15 17 8 8 29 42 43

223_D Eiland 2 10,5 16 18 9 9 29 43 44

223_E Eiland 2 13,5 17 18 9 9 30 44 46

224_A Eiland 2 1,5 13 17 8 8 29 39 41

224_B Eiland 2 4,5 14 17 9 9 29 40 41

224_C Eiland 2 7,5 15 18 10 10 30 41 42

224_D Eiland 2 10,5 16 18 11 11 30 42 43

224_E Eiland 2 13,5 17 19 11 11 30 43 44

225_A Eiland 2 1,5 13 16 8 8 29 52 53

225_B Eiland 2 4,5 14 16 9 9 29 52 53

225_C Eiland 2 7,5 14 17 9 9 29 52 53

225_D Eiland 2 10,5 15 17 9 9 29 52 53

225_E Eiland 2 13,5 16 17 9 9 29 52 53

226_A Eiland 2 1,5 14 17 7 7 31 38 39

226_B Eiland 2 4,5 15 17 8 8 31 39 40

226_C Eiland 2 7,5 15 18 9 9 31 39 41

226_D Eiland 2 10,5 16 18 9 9 31 41 42

226_E Eiland 2 13,5 17 19 9 9 31 43 44

227_A Eiland 2 1,5 13 17 8 8 29 49 50

227_B Eiland 2 4,5 14 17 8 8 29 49 50

227_C Eiland 2 7,5 14 17 9 9 29 49 50

227_D Eiland 2 10,5 15 17 9 9 29 49 50

227_E Eiland 2 13,5 16 18 9 9 29 49 50

228_A Eiland 2 1,5 14 18 7 7 31 38 39

228_B Eiland 2 4,5 15 18 8 8 30 38 40

228_C Eiland 2 7,5 16 18 9 9 30 39 41

228_D Eiland 2 10,5 17 18 10 10 30 41 42

228_E Eiland 2 13,5 18 19 11 11 31 43 44

229_A Eiland 2 1,5 12 14 11 11 34 41 43

229_B Eiland 2 4,5 12 14 12 12 34 42 43

229_C Eiland 2 7,5 13 14 13 13 34 43 44

229_D Eiland 2 10,5 14 14 13 13 34 44 46

229_E Eiland 2 13,5 15 14 14 14 35 47 49

230_A Eiland 2 1,5 12 12 12 12 31 40 42

230_B Eiland 2 4,5 13 12 12 12 31 41 42

230_C Eiland 2 7,5 13 12 13 13 31 43 44

230_D Eiland 2 10,5 14 12 14 14 31 39 41

230_E Eiland 2 13,5 15 11 15 15 32 44 45

231_A Eiland 2 1,5 12 14 10 10 34 41 43

231_B Eiland 2 4,5 13 14 11 11 34 42 43

231_C Eiland 2 7,5 13 14 11 11 34 43 44

231_D Eiland 2 10,5 14 14 12 12 34 44 45

231_E Eiland 2 13,5 15 14 14 14 34 47 49

232_A Eiland 2 1,5 12 12 11 11 31 40 41

232_B Eiland 2 4,5 12 12 11 11 31 40 41

232_C Eiland 2 7,5 13 12 12 12 31 41 42

232_D Eiland 2 10,5 14 12 13 13 31 41 42

232_E Eiland 2 13,5 15 12 15 15 32 45 46

233_A Eiland 2 1,5 11 14 10 10 36 41 43

233_B Eiland 2 4,5 12 14 11 11 35 42 44

233_C Eiland 2 7,5 13 14 11 11 35 43 45

233_D Eiland 2 10,5 13 14 12 12 36 44 45

233_E Eiland 2 13,5 15 14 13 13 36 47 48

234_A Eiland 2 1,5 14 17 10 10 25 41 42

234_B Eiland 2 4,5 15 17 11 11 26 42 43

234_C Eiland 2 7,5 15 18 12 12 27 44 45

234_D Eiland 2 10,5 17 18 13 13 30 43 44

234_E Eiland 2 13,5 19 19 14 14 33 45 46

235_A Eiland 2 1,5 11 14 11 11 34 41 43

235_B Eiland 2 4,5 11 14 12 12 34 42 44

235_C Eiland 2 7,5 12 14 13 13 34 43 44

235_D Eiland 2 10,5 13 14 14 14 34 44 46

235_E Eiland 2 13,5 14 14 14 14 35 47 48

236_A Eiland 2 1,5 12 11 11 11 31 41 42

236_B Eiland 2 4,5 13 10 12 12 31 41 42
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236_C Eiland 2 7,5 13 10 12 12 31 43 44

236_D Eiland 2 10,5 14 10 13 13 31 38 40

236_E Eiland 2 13,5 16 10 14 14 32 44 45

237_A Eiland 2 1,5 12 13 9 9 32 41 42

237_B Eiland 2 4,5 13 14 10 10 32 42 43

237_C Eiland 2 7,5 13 14 10 10 32 44 45

237_D Eiland 2 10,5 14 14 11 11 32 46 47

237_E Eiland 2 13,5 15 14 12 12 33 48 49

238_A Eiland 2 1,5 12 13 10 10 31 41 42

238_B Eiland 2 4,5 12 13 10 10 31 42 43

238_C Eiland 2 7,5 13 13 11 11 31 44 45

238_D Eiland 2 10,5 14 13 12 12 31 47 48

238_E Eiland 2 13,5 15 13 13 13 32 49 50

239_A Eiland 2 1,5 12 13 10 10 32 41 42

239_B Eiland 2 4,5 13 14 10 10 32 42 43

239_C Eiland 2 7,5 13 14 11 11 32 44 45

239_D Eiland 2 10,5 14 14 11 11 32 46 47

239_E Eiland 2 13,5 16 14 12 12 33 49 50

240_A Eiland 2 1,5 12 13 10 10 32 41 42

240_B Eiland 2 4,5 12 14 10 10 32 42 43

240_C Eiland 2 7,5 13 13 11 11 32 44 45

240_D Eiland 2 10,5 14 13 11 11 32 46 48

240_E Eiland 2 13,5 15 14 12 12 33 49 50

241_A Eiland 2 1,5 12 14 10 10 33 41 42

241_B Eiland 2 4,5 13 14 11 11 33 42 43

241_C Eiland 2 7,5 13 14 11 11 33 43 45

241_D Eiland 2 10,5 14 14 12 12 33 44 45

241_E Eiland 2 13,5 15 14 14 14 34 47 48

242_A Eiland 2 1,5 12 13 10 10 30 43 44

242_B Eiland 2 4,5 12 13 10 10 30 43 44

242_C Eiland 2 7,5 13 13 11 11 31 44 45

242_D Eiland 2 10,5 14 13 12 12 31 43 44

242_E Eiland 2 13,5 15 13 13 13 32 47 48

243_A Eiland 2 1,5 12 14 10 10 33 41 42

243_B Eiland 2 4,5 13 14 11 11 33 42 43

243_C Eiland 2 7,5 13 14 11 11 33 43 45

243_D Eiland 2 10,5 14 14 12 12 33 44 46

243_E Eiland 2 13,5 15 14 14 14 33 47 48

244_A Eiland 2 1,5 12 13 10 10 31 41 42

244_B Eiland 2 4,5 12 13 10 10 31 42 43

244_C Eiland 2 7,5 13 13 11 11 31 44 45

244_D Eiland 2 10,5 14 13 12 12 31 47 48

244_E Eiland 2 13,5 16 13 13 13 32 49 50

245_A Eiland 3 1,5 30 11 10 10 48 44 50

245_B Eiland 3 4,5 31 12 11 11 49 45 51

245_C Eiland 3 7,5 31 12 12 12 50 47 52

245_D Eiland 3 10,5 31 12 12 12 51 48 53

245_E Eiland 3 13,5 31 12 13 13 51 50 54

245_F Eiland 3 16,5 31 12 14 14 51 51 55

246_A Eiland 3 1,5 31 11 10 10 49 44 50

246_B Eiland 3 4,5 31 12 11 11 50 45 52

246_C Eiland 3 7,5 32 12 12 12 51 47 52

246_D Eiland 3 10,5 32 12 13 13 51 48 53

246_E Eiland 3 13,5 32 12 12 12 51 49 54

246_F Eiland 3 16,5 32 12 12 12 52 51 55

247_A Eiland 3 1,5 32 16 8 8 47 44 49

247_B Eiland 3 4,5 32 16 9 9 47 45 50

247_C Eiland 3 7,5 32 16 10 10 48 47 51

247_D Eiland 3 10,5 32 17 11 11 49 48 52

247_E Eiland 3 13,5 32 17 13 13 49 48 52

247_F Eiland 3 16,5 33 17 11 11 49 50 53

248_A Eiland 3 1,5 31 11 9 9 49 44 51

248_B Eiland 3 4,5 32 12 10 10 50 45 52

248_C Eiland 3 7,5 32 12 10 10 51 46 53

248_D Eiland 3 10,5 32 12 10 10 51 48 53

248_E Eiland 3 13,5 32 12 10 10 52 49 54

248_F Eiland 3 16,5 32 12 10 10 52 51 55

249_A Eiland 3 1,5 11 14 11 11 41 42 45

249_B Eiland 3 4,5 12 15 11 11 41 43 46

249_C Eiland 3 7,5 14 15 12 12 41 44 46
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249_D Eiland 3 10,5 16 15 13 13 42 44 47

249_E Eiland 3 13,5 20 15 14 14 42 45 48

249_F Eiland 3 16,5 27 15 15 15 44 47 49

250_A Eiland 3 1,5 12 14 11 11 35 42 44

250_B Eiland 3 4,5 13 14 12 12 35 43 44

250_C Eiland 3 7,5 13 14 13 13 35 44 45

250_D Eiland 3 10,5 14 15 14 14 36 46 47

250_E Eiland 3 13,5 16 15 15 15 37 48 49

250_F Eiland 3 16,5 19 15 17 17 38 48 49

251_A Eiland 3 1,5 6 -3 13 13 45 37 46

251_B Eiland 3 4,5 8 -2 14 14 46 38 47

251_C Eiland 3 7,5 6 -3 14 14 47 37 47

251_D Eiland 3 10,5 6 -3 14 14 48 38 48

251_E Eiland 3 13,5 6 -5 16 16 48 38 48

251_F Eiland 3 16,5 7 -7 17 17 48 40 49

252_A Eiland 3 1,5 12 14 12 12 36 42 44

252_B Eiland 3 4,5 12 14 12 12 36 43 44

252_C Eiland 3 7,5 13 14 13 13 36 44 45

252_D Eiland 3 10,5 13 14 13 13 37 45 47

252_E Eiland 3 13,5 15 15 14 14 38 47 49

252_F Eiland 3 16,5 19 15 15 15 39 48 49

253_A Eiland 3 1,5 24 16 10 10 42 41 45

253_B Eiland 3 4,5 24 16 11 11 42 42 45

253_C Eiland 3 7,5 25 16 12 12 42 43 46

253_D Eiland 3 10,5 25 17 13 13 43 45 48

253_E Eiland 3 13,5 26 17 14 14 44 47 50

253_F Eiland 3 16,5 29 17 13 13 46 49 51

254_A Eiland 3 1,5 15 16 10 10 37 40 43

254_B Eiland 3 4,5 16 16 11 11 37 41 43

254_C Eiland 3 7,5 17 16 11 11 37 42 44

254_D Eiland 3 10,5 18 16 12 12 38 44 46

254_E Eiland 3 13,5 20 17 14 14 39 46 48

254_F Eiland 3 16,5 24 17 13 13 41 48 50

255_A Eiland 3 1,5 16 16 10 10 38 40 43

255_B Eiland 3 4,5 17 16 11 11 38 41 44

255_C Eiland 3 7,5 18 16 12 12 38 42 45

255_D Eiland 3 10,5 19 17 12 12 39 44 46

255_E Eiland 3 13,5 21 17 14 14 40 47 48

255_F Eiland 3 16,5 25 18 13 13 41 48 50

256_A Eiland 3 1,5 16 16 10 10 39 41 44

256_B Eiland 3 4,5 17 16 11 11 39 42 44

256_C Eiland 3 7,5 18 16 11 11 39 42 45

256_D Eiland 3 10,5 19 17 12 12 40 45 47

256_E Eiland 3 13,5 21 17 14 14 42 47 49

256_F Eiland 3 16,5 25 17 13 13 43 48 50

257_A Eiland 3 1,5 25 16 10 10 40 41 44

257_B Eiland 3 4,5 25 17 11 11 40 42 45

257_C Eiland 3 7,5 25 16 11 11 41 43 46

257_D Eiland 3 10,5 25 17 12 12 42 45 47

257_E Eiland 3 13,5 26 17 14 14 43 47 49

257_F Eiland 3 16,5 29 18 13 13 45 49 51

258_A Eiland 3 1,5 4 9 13 13 43 40 45

258_B Eiland 3 4,5 4 9 13 13 43 41 45

258_C Eiland 3 7,5 5 9 14 14 44 42 46

258_D Eiland 3 10,5 5 9 14 14 44 44 47

258_E Eiland 3 13,5 5 9 15 15 45 46 49

258_F Eiland 3 16,5 5 9 16 16 45 40 47

259_A Eiland 3 1,5 10 11 14 14 38 41 44

259_B Eiland 3 4,5 10 11 14 14 39 42 44

259_C Eiland 3 7,5 11 11 14 14 39 43 45

259_D Eiland 3 10,5 12 11 15 15 39 44 46

259_E Eiland 3 13,5 14 11 15 15 40 48 50

259_F Eiland 3 16,5 16 11 17 17 41 42 45

260_A Eiland 3 1,5 7 10 12 12 41 41 45

260_B Eiland 3 4,5 7 10 13 13 41 42 45

260_C Eiland 3 7,5 7 10 13 13 42 43 46

260_D Eiland 3 10,5 8 10 14 14 43 45 47

260_E Eiland 3 13,5 8 10 15 15 43 48 50

260_F Eiland 3 16,5 8 10 17 17 44 40 45

261_A Eiland 3 1,5 15 12 9 9 37 42 44
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261_B Eiland 3 4,5 16 12 9 9 37 43 45

261_C Eiland 3 7,5 16 12 10 10 37 44 45

261_D Eiland 3 10,5 17 12 10 10 37 46 47

261_E Eiland 3 13,5 19 13 11 11 39 47 49

261_F Eiland 3 16,5 24 13 11 11 41 49 51

262_A Eiland 3 1,5 14 12 8 8 39 41 43

262_B Eiland 3 4,5 14 12 9 9 39 41 44

262_C Eiland 3 7,5 15 12 9 9 39 42 45

262_D Eiland 3 10,5 15 12 9 9 40 44 46

262_E Eiland 3 13,5 17 12 10 10 40 47 48

262_F Eiland 3 16,5 21 13 10 10 41 49 51

263_A Eiland 3 1,5 14 12 8 8 36 41 43

263_B Eiland 3 4,5 15 12 9 9 36 42 44

263_C Eiland 3 7,5 15 12 9 9 36 43 44

263_D Eiland 3 10,5 16 12 9 9 37 45 46

263_E Eiland 3 13,5 18 13 10 10 38 47 48

263_F Eiland 3 16,5 21 13 10 10 39 49 50

264_A Eiland 3 1,5 9 10 14 14 39 41 44

264_B Eiland 3 4,5 10 10 14 14 39 42 44

264_C Eiland 3 7,5 11 10 15 15 39 43 45

264_D Eiland 3 10,5 12 10 15 15 40 44 46

264_E Eiland 3 13,5 13 10 16 16 41 48 50

264_F Eiland 3 16,5 16 10 17 17 41 40 44

265_A Eiland 3 1,5 8 14 9 9 27 43 44

265_B Eiland 3 4,5 9 14 9 9 27 44 45

265_C Eiland 3 7,5 9 14 9 9 27 44 45

265_D Eiland 3 10,5 10 14 10 10 28 46 47

265_E Eiland 3 13,5 12 14 11 11 30 49 50

265_F Eiland 3 16,5 14 14 15 15 32 47 48

266_A Eiland 3 1,5 15 16 10 10 36 40 42

266_B Eiland 3 4,5 16 16 11 11 36 41 43

266_C Eiland 3 7,5 17 16 11 11 36 42 44

266_D Eiland 3 10,5 18 17 12 12 37 44 46

266_E Eiland 3 13,5 20 17 13 13 38 46 48

266_F Eiland 3 16,5 24 17 10 10 39 48 50

267_A Eiland 3 1,5 23 16 10 10 43 42 46

267_B Eiland 3 4,5 23 16 11 11 44 42 46

267_C Eiland 3 7,5 24 16 11 11 44 43 47

267_D Eiland 3 10,5 24 16 13 13 45 45 48

267_E Eiland 3 13,5 26 17 15 15 46 47 50

267_F Eiland 3 16,5 30 17 14 14 47 49 52

268_A Eiland 3 1,5 9 11 12 12 40 41 44

268_B Eiland 3 4,5 10 11 13 13 40 42 45

268_C Eiland 3 7,5 11 11 13 13 40 43 46

268_D Eiland 3 10,5 12 11 14 14 41 45 47

268_E Eiland 3 13,5 14 11 14 14 42 49 50

268_F Eiland 3 16,5 16 11 16 16 42 40 45

269_A Eiland 3 1,5 9 13 10 10 29 43 44

269_B Eiland 3 4,5 9 14 10 10 29 43 45

269_C Eiland 3 7,5 10 14 11 11 29 44 45

269_D Eiland 3 10,5 10 13 11 11 30 46 47

269_E Eiland 3 13,5 12 14 12 12 31 50 51

269_F Eiland 3 16,5 15 14 14 14 33 47 49

270_A Eiland 3 1,5 9 14 8 8 27 43 44

270_B Eiland 3 4,5 9 14 8 8 27 44 45

270_C Eiland 3 7,5 10 14 9 9 27 44 45

270_D Eiland 3 10,5 10 14 10 10 28 46 47

270_E Eiland 3 13,5 11 14 11 11 29 45 46

270_F Eiland 3 16,5 15 14 14 14 32 47 48

297_A Eiland 4 1,5 -1 5 19 19 47 40 47

297_B Eiland 4 4,5 0 6 20 20 48 42 49

297_C Eiland 4 7,5 0 6 20 20 48 43 50

297_D Eiland 4 10,5 0 6 20 20 49 38 49

297_E Eiland 4 13,5 0 6 20 20 49 40 50

297_F Eiland 4 16,5 0 6 21 21 50 40 50

298_A Eiland 4 1,5 3 7 15 15 44 41 46

298_B Eiland 4 4,5 4 7 15 15 45 43 47

298_C Eiland 4 7,5 4 7 16 16 46 38 46

298_D Eiland 4 10,5 4 7 16 16 47 39 47

298_E Eiland 4 13,5 4 7 17 17 47 39 48
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298_F Eiland 4 16,5 4 7 21 21 48 42 49

299_A Eiland 4 1,5 3 5 15 15 45 40 47

299_B Eiland 4 4,5 4 5 16 16 46 42 48

299_C Eiland 4 7,5 4 5 16 16 47 41 48

299_D Eiland 4 10,5 4 5 16 16 48 37 48

299_E Eiland 4 13,5 5 5 17 17 48 38 49

299_F Eiland 4 16,5 5 5 20 20 49 40 49

300_A Eiland 4 1,5 15 12 11 11 46 43 48

300_B Eiland 4 4,5 16 12 12 12 47 44 49

300_C Eiland 4 7,5 16 12 12 12 47 45 50

300_D Eiland 4 10,5 17 12 13 13 48 45 50

300_E Eiland 4 13,5 18 12 13 13 49 48 52

300_F Eiland 4 16,5 21 12 13 13 49 52 54

301_A Eiland 4 1,5 26 12 12 12 47 45 49

301_B Eiland 4 4,5 26 12 13 13 48 47 51

301_C Eiland 4 7,5 26 12 13 13 48 48 52

301_D Eiland 4 10,5 26 12 14 14 49 47 52

301_E Eiland 4 13,5 26 12 13 13 49 49 53

301_F Eiland 4 16,5 26 12 13 13 49 52 54

302_A Eiland 4 1,5 15 11 12 12 46 44 49

302_B Eiland 4 4,5 16 12 12 12 47 45 49

302_C Eiland 4 7,5 17 12 12 12 48 46 51

302_D Eiland 4 10,5 18 12 13 13 48 47 51

302_E Eiland 4 13,5 19 12 13 13 49 49 52

302_F Eiland 4 16,5 21 12 13 13 49 52 54

303_A Eiland 4 1,5 13 14 10 10 41 40 44

303_B Eiland 4 4,5 14 14 11 11 40 41 44

303_C Eiland 4 7,5 15 14 11 11 41 42 45

303_D Eiland 4 10,5 16 14 11 11 41 44 46

303_E Eiland 4 13,5 17 14 12 12 42 48 50

303_F Eiland 4 16,5 19 15 13 13 43 52 53

304_A Eiland 4 1,5 14 14 10 10 42 42 45

304_B Eiland 4 4,5 15 15 11 11 42 43 46

304_C Eiland 4 7,5 16 15 11 11 42 44 47

304_D Eiland 4 10,5 17 15 12 12 43 46 48

304_E Eiland 4 13,5 18 15 13 13 44 47 49

304_F Eiland 4 16,5 21 15 15 15 44 52 54

305_A Eiland 4 1,5 13 14 10 10 41 40 44

305_B Eiland 4 4,5 14 14 11 11 41 41 45

305_C Eiland 4 7,5 15 14 11 11 42 42 45

305_D Eiland 4 10,5 16 14 11 11 42 43 46

305_E Eiland 4 13,5 17 15 12 12 43 46 48

305_F Eiland 4 16,5 20 15 13 13 43 52 53

306_A Eiland 4 1,5 7 10 12 12 38 41 43

306_B Eiland 4 4,5 8 10 12 12 39 42 45

306_C Eiland 4 7,5 8 10 12 12 40 43 45

306_D Eiland 4 10,5 9 10 13 13 41 45 47

306_E Eiland 4 13,5 10 10 14 14 42 47 49

306_F Eiland 4 16,5 14 10 17 17 43 49 51

307_A Eiland 4 1,5 8 11 10 10 34 41 43

307_B Eiland 4 4,5 8 11 11 11 34 41 43

307_C Eiland 4 7,5 9 11 11 11 35 42 44

307_D Eiland 4 10,5 9 10 11 11 35 43 45

307_E Eiland 4 13,5 11 10 12 12 36 46 47

307_F Eiland 4 16,5 15 10 16 16 38 50 51

308_A Eiland 4 1,5 7 11 11 11 36 41 43

308_B Eiland 4 4,5 8 11 11 11 36 41 43

308_C Eiland 4 7,5 8 11 11 11 36 42 44

308_D Eiland 4 10,5 9 10 12 12 37 44 46

308_E Eiland 4 13,5 11 10 13 13 38 46 47

308_F Eiland 4 16,5 15 11 15 15 39 50 51

309_A Eiland 4 1,5 9 12 10 10 32 38 39

309_B Eiland 4 4,5 9 12 11 11 33 38 40

309_C Eiland 4 7,5 10 13 12 12 33 40 41

309_D Eiland 4 10,5 11 13 13 13 33 42 43

309_E Eiland 4 13,5 12 13 15 15 33 45 46

309_F Eiland 4 16,5 13 13 16 16 34 52 53

310_A Eiland 4 1,5 12 13 8 8 39 39 43

310_B Eiland 4 4,5 13 13 9 9 39 40 43

310_C Eiland 4 7,5 14 13 10 10 39 41 44
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310_D Eiland 4 10,5 15 13 11 11 39 43 45

310_E Eiland 4 13,5 16 14 12 12 40 46 48

310_F Eiland 4 16,5 18 14 12 12 41 52 53

311_A Eiland 4 1,5 9 12 11 11 33 37 39

311_B Eiland 4 4,5 9 12 11 11 33 38 40

311_C Eiland 4 7,5 10 13 12 12 33 39 41

311_D Eiland 4 10,5 11 13 13 13 34 41 43

311_E Eiland 4 13,5 12 13 15 15 34 45 46

311_F Eiland 4 16,5 12 13 16 16 35 52 53

312_A Eiland 4 1,5 12 13 10 10 38 39 42

312_B Eiland 4 4,5 13 13 11 11 38 40 43

312_C Eiland 4 7,5 13 13 11 11 38 41 44

312_D Eiland 4 10,5 14 13 12 12 39 43 45

312_E Eiland 4 13,5 15 14 13 13 39 46 48

312_F Eiland 4 16,5 18 14 14 14 40 52 53

313_A Eiland 4 1,5 8 12 10 10 32 40 41

313_B Eiland 4 4,5 9 12 11 11 33 41 43

313_C Eiland 4 7,5 10 13 12 12 33 42 44

313_D Eiland 4 10,5 11 13 13 13 33 44 45

313_E Eiland 4 13,5 11 13 14 14 33 46 47

313_F Eiland 4 16,5 11 13 16 16 34 51 52

314_A Eiland 4 1,5 10 -1 0 0 5 46 47

314_B Eiland 4 4,5 10 -1 4 4 6 49 50

314_C Eiland 4 7,5 10 -1 9 9 10 49 50

314_D Eiland 4 10,5 10 -1 11 11 17 48 49

314_E Eiland 4 13,5 10 -4 11 11 19 48 49

314_F Eiland 4 16,5 10 -4 12 12 19 48 49

315_A Eiland 4 1,5 10 12 14 14 33 38 40

315_B Eiland 4 4,5 11 12 14 14 32 38 40

315_C Eiland 4 7,5 11 12 15 15 32 39 41

315_D Eiland 4 10,5 13 12 15 15 33 41 43

315_E Eiland 4 13,5 15 11 17 17 34 44 45

315_F Eiland 4 16,5 18 11 20 20 36 39 41

316_A Eiland 4 1,5 10 -1 10 10 2 46 47

316_B Eiland 4 4,5 10 -1 10 10 3 48 49

316_C Eiland 4 7,5 10 -1 10 10 3 48 49

316_D Eiland 4 10,5 10 -1 10 10 2 48 49

316_E Eiland 4 13,5 10 -4 10 10 2 48 49

316_F Eiland 4 16,5 10 -4 10 10 2 48 49

317_A Eiland 4 1,5 10 -2 10 10 3 46 47

317_B Eiland 4 4,5 10 -1 10 10 3 47 48

317_C Eiland 4 7,5 10 -1 10 10 3 48 49

317_D Eiland 4 10,5 10 -1 10 10 3 48 49

317_E Eiland 4 13,5 10 -4 10 10 3 48 49

317_F Eiland 4 16,5 10 -4 10 10 2 49 50

318_A Eiland 4 1,5 12 13 10 10 38 39 42

318_B Eiland 4 4,5 13 13 11 11 38 39 42

318_C Eiland 4 7,5 14 13 11 11 38 41 43

318_D Eiland 4 10,5 15 13 12 12 38 42 45

318_E Eiland 4 13,5 16 13 13 13 39 45 47

318_F Eiland 4 16,5 19 14 13 13 39 52 53

319_A Eiland 4 1,5 9 12 10 10 34 37 39

319_B Eiland 4 4,5 10 13 11 11 35 38 40

319_C Eiland 4 7,5 11 13 11 11 35 39 41

319_D Eiland 4 10,5 12 13 12 12 35 41 43

319_E Eiland 4 13,5 13 13 13 13 35 45 46

319_F Eiland 4 16,5 15 13 14 14 36 52 53

320_A Eiland 4 1,5 10 13 10 10 36 37 40

320_B Eiland 4 4,5 11 13 10 10 36 38 41

320_C Eiland 4 7,5 12 13 11 11 36 40 42

320_D Eiland 4 10,5 12 13 11 11 36 42 44

320_E Eiland 4 13,5 14 13 12 12 37 45 46

320_F Eiland 4 16,5 16 14 13 13 38 52 53

321_A Eiland 4 1,5 10 12 10 10 35 37 40

321_B Eiland 4 4,5 10 13 11 11 35 38 40

321_C Eiland 4 7,5 11 13 11 11 35 40 42

321_D Eiland 4 10,5 12 13 12 12 35 42 43

321_E Eiland 4 13,5 13 13 13 13 36 45 46

321_F Eiland 4 16,5 14 14 14 14 37 52 53

322_A Eiland 4 1,5 10 12 10 10 35 37 40
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322_B Eiland 4 4,5 10 13 11 11 35 38 41

322_C Eiland 4 7,5 12 13 11 11 36 40 42

322_D Eiland 4 10,5 12 13 12 12 36 42 43

322_E Eiland 4 13,5 14 13 14 14 36 45 46

322_F Eiland 4 16,5 15 14 14 14 37 52 53

323_A Eiland 4 1,5 9 12 10 10 34 37 39

323_B Eiland 4 4,5 10 13 11 11 34 38 40

323_C Eiland 4 7,5 10 13 11 11 34 39 41

323_D Eiland 4 10,5 11 13 12 12 34 41 43

323_E Eiland 4 13,5 12 13 14 14 35 45 46

323_F Eiland 4 16,5 14 13 14 14 36 52 53

324_A Eiland 4 1,5 12 13 10 10 37 38 41

324_B Eiland 4 4,5 12 13 10 10 37 39 42

324_C Eiland 4 7,5 13 13 11 11 37 40 43

324_D Eiland 4 10,5 14 14 11 11 38 42 44

324_E Eiland 4 13,5 15 14 13 13 38 45 47

324_F Eiland 4 16,5 17 14 13 13 39 52 53

325_A Eiland 4 1,5 8 12 10 10 33 37 39

325_B Eiland 4 4,5 9 13 11 11 33 38 40

325_C Eiland 4 7,5 10 13 12 12 33 39 41

325_D Eiland 4 10,5 10 13 13 13 34 41 43

325_E Eiland 4 13,5 12 13 15 15 34 45 46

325_F Eiland 4 16,5 13 13 15 15 35 52 53

326_A Eiland 4 1,5 11 13 10 10 37 38 41

326_B Eiland 4 4,5 12 13 11 11 37 38 41

326_C Eiland 4 7,5 13 13 11 11 37 40 42

326_D Eiland 4 10,5 14 13 11 11 37 42 44

326_E Eiland 4 13,5 15 14 12 12 38 45 47

326_F Eiland 4 16,5 18 14 13 13 38 52 53

327_A Eiland 4 1,5 8 12 10 10 33 37 39

327_B Eiland 4 4,5 9 13 11 11 34 38 40

327_C Eiland 4 7,5 10 13 11 11 34 39 41

327_D Eiland 4 10,5 11 13 12 12 34 41 43

327_E Eiland 4 13,5 12 13 14 14 34 45 46

327_F Eiland 4 16,5 14 13 15 15 35 52 53

328_A Eiland 4 1,5 10 11 13 13 30 39 40

328_B Eiland 4 4,5 11 12 13 13 30 39 40

328_C Eiland 4 7,5 12 12 14 14 30 40 41

328_D Eiland 4 10,5 13 12 15 15 30 42 43

328_E Eiland 4 13,5 15 11 17 17 32 44 45

328_F Eiland 4 16,5 17 11 22 22 34 39 41

329_A Eiland 4 1,5 9 11 14 14 39 43 45

329_B Eiland 4 4,5 9 11 15 15 39 42 45

329_C Eiland 4 7,5 10 11 15 15 40 40 43

329_D Eiland 4 10,5 11 11 16 16 40 42 45

329_E Eiland 4 13,5 13 11 17 17 41 44 47

329_F Eiland 4 16,5 16 11 20 20 42 39 44

330_A Eiland 4 1,5 10 12 14 14 30 38 40

330_B Eiland 4 4,5 11 12 15 15 30 38 40

330_C Eiland 4 7,5 12 12 15 15 30 39 40

330_D Eiland 4 10,5 13 12 15 15 31 42 43

330_E Eiland 4 13,5 15 12 17 17 32 44 45

330_F Eiland 4 16,5 16 11 22 22 35 39 41

331_A Eiland 4 1,5 9 11 15 15 37 43 44

331_B Eiland 4 4,5 10 12 15 15 37 40 42

331_C Eiland 4 7,5 11 11 16 16 37 40 42

331_D Eiland 4 10,5 12 11 16 16 38 42 44

331_E Eiland 4 13,5 14 11 17 17 39 44 46

331_F Eiland 4 16,5 17 11 21 21 40 39 43

332_A Eiland 4 1,5 10 11 13 13 29 44 45

332_B Eiland 4 4,5 11 12 14 14 29 45 46

332_C Eiland 4 7,5 12 12 15 15 30 45 46

332_D Eiland 4 10,5 13 11 19 19 30 42 43

332_E Eiland 4 13,5 16 11 21 21 32 43 45

332_F Eiland 4 16,5 18 11 23 23 34 39 41

333_A Eiland 4 1,5 12 14 13 13 37 38 41

333_B Eiland 4 4,5 13 14 14 14 37 39 42

333_C Eiland 4 7,5 13 14 14 14 38 40 43

333_D Eiland 4 10,5 13 14 15 15 39 43 45

333_E Eiland 4 13,5 15 14 16 16 40 45 47
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333_F Eiland 4 16,5 18 15 17 17 40 49 50

334_A Eiland 4 1,5 11 13 13 13 33 39 41

334_B Eiland 4 4,5 11 14 14 14 33 40 42

334_C Eiland 4 7,5 12 14 14 14 34 42 43

334_D Eiland 4 10,5 12 14 15 15 35 44 45

334_E Eiland 4 13,5 13 14 16 16 36 47 48

334_F Eiland 4 16,5 17 14 17 17 38 52 53

335_A Eiland 4 1,5 7 11 14 14 41 42 45

335_B Eiland 4 4,5 8 11 15 15 42 43 46

335_C Eiland 4 7,5 9 11 15 15 42 40 45

335_D Eiland 4 10,5 9 11 16 16 43 42 46

335_E Eiland 4 13,5 9 11 17 17 44 44 47

335_F Eiland 4 16,5 9 11 20 20 44 40 46

336_A Eiland 4 1,5 12 13 13 13 35 39 41

336_B Eiland 4 4,5 13 14 13 13 35 40 42

336_C Eiland 4 7,5 13 14 14 14 36 41 43

336_D Eiland 4 10,5 13 14 15 15 37 43 45

336_E Eiland 4 13,5 15 14 16 16 38 46 47

336_F Eiland 4 16,5 19 15 17 17 39 49 51

337_A Eiland 4 1,5 10 11 14 14 36 43 44

337_B Eiland 4 4,5 10 12 15 15 36 39 41

337_C Eiland 4 7,5 11 11 15 15 36 39 42

337_D Eiland 4 10,5 13 11 16 16 37 42 44

337_E Eiland 4 13,5 15 11 17 17 38 44 46

337_F Eiland 4 16,5 18 11 21 21 39 39 43

338_A Eiland 4 1,5 10 12 14 14 32 38 40

338_B Eiland 4 4,5 11 12 14 14 32 38 40

338_C Eiland 4 7,5 11 12 15 15 31 39 41

338_D Eiland 4 10,5 13 12 15 15 32 41 43

338_E Eiland 4 13,5 15 12 17 17 33 44 45

338_F Eiland 4 16,5 17 11 22 22 36 39 41

339_A Eiland 4 1,5 10 12 14 14 34 38 40

339_B Eiland 4 4,5 10 12 14 14 34 38 40

339_C Eiland 4 7,5 11 12 15 15 34 39 41

339_D Eiland 4 10,5 12 12 15 15 34 41 43

339_E Eiland 4 13,5 14 12 17 17 35 44 45

339_F Eiland 4 16,5 16 11 21 21 37 39 42

340_A Eiland 4 1,5 10 12 14 14 32 38 40

340_B Eiland 4 4,5 11 12 14 14 32 38 40

340_C Eiland 4 7,5 12 12 15 15 32 39 41

340_D Eiland 4 10,5 13 12 16 16 32 41 43

340_E Eiland 4 13,5 15 12 17 17 34 44 45

340_F Eiland 4 16,5 18 11 22 22 36 39 41

341_A Eiland 4 1,5 10 12 14 14 33 38 40

341_B Eiland 4 4,5 11 12 14 14 33 38 40

341_C Eiland 4 7,5 12 12 15 15 33 39 41

341_D Eiland 4 10,5 13 12 15 15 33 41 43

341_E Eiland 4 13,5 15 11 17 17 35 44 45

341_F Eiland 4 16,5 18 11 20 20 37 39 41

342_A Eiland 4 1,5 10 12 14 14 31 38 39

342_B Eiland 4 4,5 11 12 14 14 31 38 40

342_C Eiland 4 7,5 12 12 15 15 31 39 41

342_D Eiland 4 10,5 13 12 15 15 32 41 43

342_E Eiland 4 13,5 15 12 17 17 33 44 45

342_F Eiland 4 16,5 18 12 21 21 35 39 41

343_A Eiland 4 1,5 9 12 14 14 36 42 44

343_B Eiland 4 4,5 10 12 14 14 35 39 41

343_C Eiland 4 7,5 11 12 15 15 35 39 41

343_D Eiland 4 10,5 12 12 16 16 36 42 43

343_E Eiland 4 13,5 14 11 17 17 37 44 46

343_F Eiland 4 16,5 16 11 20 20 38 39 42

344_A Eiland 4 1,5 10 12 13 13 31 38 39

344_B Eiland 4 4,5 11 12 14 14 30 38 40

344_C Eiland 4 7,5 12 12 14 14 31 39 40

344_D Eiland 4 10,5 13 12 15 15 31 41 43

344_E Eiland 4 13,5 15 12 17 17 33 44 45

344_F Eiland 4 16,5 18 11 21 21 35 39 41

345_A Eiland 4 1,5 10 12 14 14 35 41 43

345_B Eiland 4 4,5 10 12 14 14 34 38 41

345_C Eiland 4 7,5 11 12 15 15 34 39 41
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345_D Eiland 4 10,5 12 12 15 15 35 41 43

345_E Eiland 4 13,5 15 12 17 17 36 44 45

345_F Eiland 4 16,5 18 11 20 20 38 39 42

346_A Eiland 4 1,5 10 12 14 14 31 38 39

346_B Eiland 4 4,5 11 12 14 14 31 38 40

346_C Eiland 4 7,5 11 12 15 15 31 39 41

346_D Eiland 4 10,5 12 12 15 15 31 41 43

346_E Eiland 4 13,5 14 12 17 17 33 44 45

346_F Eiland 4 16,5 16 11 22 22 35 39 41

347_A Eiland 5 1,5 12 12 12 12 39 45 47

347_B Eiland 5 4,5 12 13 12 12 38 37 41

347_C Eiland 5 7,5 13 13 13 13 38 37 41

347_D Eiland 5 10,5 14 13 13 13 39 39 43

347_E Eiland 5 13,5 16 13 14 14 40 43 45

347_F Eiland 5 16,5 19 13 16 16 41 48 50

348_A Eiland 5 1,5 7 11 12 12 29 36 37

348_B Eiland 5 4,5 8 11 12 12 29 36 38

348_C Eiland 5 7,5 9 11 13 13 29 37 38

348_D Eiland 5 10,5 10 12 14 14 30 39 40

348_E Eiland 5 13,5 11 12 16 16 31 42 44

348_F Eiland 5 16,5 14 12 19 19 33 48 49

349_A Eiland 5 1,5 12 12 12 12 37 45 46

349_B Eiland 5 4,5 12 12 13 13 36 36 40

349_C Eiland 5 7,5 13 12 13 13 37 37 40

349_D Eiland 5 10,5 14 13 14 14 37 39 42

349_E Eiland 5 13,5 16 13 15 15 38 43 45

349_F Eiland 5 16,5 19 13 17 17 39 48 49

350_A Eiland 5 1,5 8 11 12 12 31 35 37

350_B Eiland 5 4,5 9 11 12 12 31 36 38

350_C Eiland 5 7,5 10 11 13 13 31 37 38

350_D Eiland 5 10,5 11 12 14 14 31 39 40

350_E Eiland 5 13,5 13 12 16 16 32 42 44

350_F Eiland 5 16,5 15 12 18 18 34 48 49

351_A Eiland 5 1,5 12 13 12 12 39 44 46

351_B Eiland 5 4,5 12 13 13 13 39 42 44

351_C Eiland 5 7,5 13 13 13 13 39 38 42

351_D Eiland 5 10,5 14 13 13 13 40 40 43

351_E Eiland 5 13,5 16 13 14 14 41 43 46

351_F Eiland 5 16,5 19 14 15 15 42 48 50

352_A Eiland 5 1,5 7 11 12 12 29 38 39

352_B Eiland 5 4,5 8 11 12 12 29 38 39

352_C Eiland 5 7,5 9 11 13 13 29 38 40

352_D Eiland 5 10,5 10 12 14 14 30 40 41

352_E Eiland 5 13,5 11 12 16 16 31 43 44

352_F Eiland 5 16,5 13 12 19 19 33 47 49

353_A Eiland 5 1,5 10 10 10 10 10 10 17

353_B Eiland 5 4,5 10 10 10 10 10 10 17

353_C Eiland 5 7,5 10 10 10 10 10 10 17

353_D Eiland 5 10,5 10 -5 19 19 21 45 46

353_E Eiland 5 13,5 10 -5 21 21 23 47 48

353_F Eiland 5 16,5 10 -5 21 21 23 48 49

354_A Eiland 5 1,5 7 11 12 12 29 36 38

354_B Eiland 5 4,5 8 11 12 12 29 36 38

354_C Eiland 5 7,5 9 11 13 13 29 37 38

354_D Eiland 5 10,5 10 11 14 14 30 39 40

354_E Eiland 5 13,5 12 12 16 16 31 42 43

354_F Eiland 5 16,5 14 12 19 19 33 47 49

355_A Eiland 5 1,5 12 12 12 12 40 45 46

355_B Eiland 5 4,5 12 13 13 13 40 45 47

355_C Eiland 5 7,5 13 13 13 13 40 39 43

355_D Eiland 5 10,5 14 13 14 14 41 41 45

355_E Eiland 5 13,5 15 13 15 15 42 44 47

355_F Eiland 5 16,5 19 13 16 16 42 49 51

356_A Eiland 5 1,5 9 11 12 12 32 35 38

356_B Eiland 5 4,5 9 11 12 12 32 36 38

356_C Eiland 5 7,5 10 11 13 13 32 36 38

356_D Eiland 5 10,5 11 12 14 14 32 39 40

356_E Eiland 5 13,5 13 12 15 15 33 42 44

356_F Eiland 5 16,5 16 12 17 17 35 48 49

357_A Eiland 5 1,5 10 11 12 12 34 36 39



Ontvangpunt Omschrijving Hoogte A
rc

h
a

n
g

e
lw

e
g

/-
k

a
d

e

H
a

p
a

ra
n

d
a

w
e

g

H
o

u
tm

a
n

k
a

d
e

O
o

st
za

a
n

st
ra

a
t

S
p

.d
ij

k
/T

a
sm

a
n

st
r.

/V
a

n
 D

ie
m

e
n

st
r.

IL
 W

e
st

p
o

o
rt

LVL,cum

Geluidbelastingen Lden [dB]. (Bij wegverkeer inclusief 

aftrek artikel 110g Wgh)

357_B Eiland 5 4,5 11 12 12 12 34 36 39

357_C Eiland 5 7,5 12 12 13 13 34 37 39

357_D Eiland 5 10,5 13 12 13 13 34 39 41

357_E Eiland 5 13,5 15 12 14 14 35 42 44

357_F Eiland 5 16,5 18 13 16 16 37 48 49

358_A Eiland 5 1,5 9 11 12 12 32 35 38

358_B Eiland 5 4,5 10 11 12 12 32 36 38

358_C Eiland 5 7,5 11 11 13 13 32 36 38

358_D Eiland 5 10,5 12 12 13 13 33 39 40

358_E Eiland 5 13,5 14 12 15 15 34 42 44

358_F Eiland 5 16,5 17 12 17 17 35 48 49

359_A Eiland 5 1,5 10 11 12 12 34 35 38

359_B Eiland 5 4,5 10 11 12 12 33 36 38

359_C Eiland 5 7,5 11 12 13 13 33 37 39

359_D Eiland 5 10,5 12 12 13 13 34 38 40

359_E Eiland 5 13,5 14 12 15 15 35 42 44

359_F Eiland 5 16,5 16 12 17 17 36 48 49

360_A Eiland 5 1,5 8 11 12 12 32 35 38

360_B Eiland 5 4,5 9 11 12 12 31 36 38

360_C Eiland 5 7,5 10 12 13 13 31 36 38

360_D Eiland 5 10,5 11 12 13 13 32 39 40

360_E Eiland 5 13,5 13 12 15 15 33 42 44

360_F Eiland 5 16,5 16 12 17 17 34 48 49

361_A Eiland 5 1,5 11 12 12 12 36 41 43

361_B Eiland 5 4,5 11 12 13 13 35 36 39

361_C Eiland 5 7,5 12 12 13 13 35 37 40

361_D Eiland 5 10,5 13 12 13 13 36 39 41

361_E Eiland 5 13,5 15 13 15 15 37 42 44

361_F Eiland 5 16,5 18 13 16 16 38 48 49

362_A Eiland 5 1,5 8 11 12 12 31 35 38

362_B Eiland 5 4,5 9 11 12 12 31 36 38

362_C Eiland 5 7,5 10 11 13 13 31 37 38

362_D Eiland 5 10,5 11 12 14 14 31 39 40

362_E Eiland 5 13,5 13 12 16 16 32 42 44

362_F Eiland 5 16,5 15 12 18 18 34 48 49

363_A Eiland 5 1,5 11 12 12 12 36 36 40

363_B Eiland 5 4,5 11 12 13 13 36 36 39

363_C Eiland 5 7,5 12 12 13 13 36 37 40

363_D Eiland 5 10,5 13 12 14 14 36 39 41

363_E Eiland 5 13,5 14 13 15 15 37 42 44

363_F Eiland 5 16,5 16 13 17 17 38 48 49

364_A Eiland 5 1,5 8 11 12 12 31 35 37

364_B Eiland 5 4,5 9 11 12 12 31 36 38

364_C Eiland 5 7,5 10 11 13 13 31 36 38

364_D Eiland 5 10,5 11 12 13 13 31 39 40

364_E Eiland 5 13,5 12 12 15 15 32 42 44

364_F Eiland 5 16,5 14 12 17 17 34 48 49

365_A Eiland 5 1,5 9 10 14 14 31 38 40

365_B Eiland 5 4,5 10 10 14 14 31 39 41

365_C Eiland 5 7,5 12 10 15 15 32 41 42

365_D Eiland 5 10,5 13 10 17 17 32 43 45

365_E Eiland 5 13,5 16 10 19 19 33 49 50

365_F Eiland 5 16,5 16 8 24 24 35 42 44

366_A Eiland 5 1,5 7 8 15 15 39 43 45

366_B Eiland 5 4,5 8 9 16 16 40 44 46

366_C Eiland 5 7,5 9 9 16 16 41 43 46

366_D Eiland 5 10,5 10 9 17 17 41 45 47

366_E Eiland 5 13,5 11 8 18 18 42 49 51

366_F Eiland 5 16,5 13 8 22 22 43 43 46

367_A Eiland 5 1,5 9 10 14 14 31 38 40

367_B Eiland 5 4,5 10 10 15 15 32 39 41

367_C Eiland 5 7,5 11 10 16 16 32 41 42

367_D Eiland 5 10,5 12 10 17 17 33 43 45

367_E Eiland 5 13,5 15 10 18 18 34 49 50

367_F Eiland 5 16,5 14 8 23 23 36 43 44

368_A Eiland 5 1,5 7 9 15 15 38 42 44

368_B Eiland 5 4,5 8 9 16 16 39 43 45

368_C Eiland 5 7,5 9 9 16 16 39 42 45

368_D Eiland 5 10,5 10 9 17 17 40 44 46

368_E Eiland 5 13,5 13 9 18 18 41 49 50
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368_F Eiland 5 16,5 14 8 22 22 42 43 46

369_A Eiland 5 1,5 9 10 14 14 31 39 41

369_B Eiland 5 4,5 10 10 15 15 31 40 42

369_C Eiland 5 7,5 11 10 16 16 31 41 43

369_D Eiland 5 10,5 12 10 18 18 32 44 45

369_E Eiland 5 13,5 13 10 22 22 34 49 50

369_F Eiland 5 16,5 13 8 24 24 35 42 44

370_A Eiland 5 1,5 4 7 15 15 43 43 46

370_B Eiland 5 4,5 5 7 15 15 44 44 47

370_C Eiland 5 7,5 6 7 16 16 45 43 48

370_D Eiland 5 10,5 6 7 17 17 46 42 48

370_E Eiland 5 13,5 6 7 18 18 47 47 51

370_F Eiland 5 16,5 7 7 22 22 47 44 49

371_A Eiland 5 1,5 13 12 13 13 45 44 48

371_B Eiland 5 4,5 14 12 14 14 46 46 50

371_C Eiland 5 7,5 15 12 14 14 47 43 49

371_D Eiland 5 10,5 16 12 14 14 48 42 49

371_E Eiland 5 13,5 17 12 14 14 48 46 51

371_F Eiland 5 16,5 20 12 14 14 49 50 53

372_A Eiland 5 1,5 7 8 15 15 41 43 45

372_B Eiland 5 4,5 8 8 15 15 42 44 46

372_C Eiland 5 7,5 9 8 16 16 43 42 46

372_D Eiland 5 10,5 9 8 16 16 43 44 47

372_E Eiland 5 13,5 9 8 18 18 44 49 51

372_F Eiland 5 16,5 9 8 21 21 44 43 47

373_A Eiland 5 1,5 9 9 13 13 30 40 41

373_B Eiland 5 4,5 10 10 14 14 30 41 43

373_C Eiland 5 7,5 11 10 17 17 31 45 47

373_D Eiland 5 10,5 13 10 20 20 32 43 45

373_E Eiland 5 13,5 15 10 21 21 33 48 49

373_F Eiland 5 16,5 14 8 24 24 35 42 44

374_A Eiland 5 1,5 9 10 15 15 35 38 41

374_B Eiland 5 4,5 10 10 15 15 35 39 41

374_C Eiland 5 7,5 11 10 16 16 36 41 42

374_D Eiland 5 10,5 12 10 17 17 36 43 45

374_E Eiland 5 13,5 15 10 18 18 37 49 50

374_F Eiland 5 16,5 14 8 22 22 39 42 45

375_A Eiland 5 1,5 9 10 14 14 33 38 40

375_B Eiland 5 4,5 10 10 14 14 33 39 41

375_C Eiland 5 7,5 10 10 15 15 33 41 42

375_D Eiland 5 10,5 11 10 16 16 34 43 45

375_E Eiland 5 13,5 13 10 18 18 35 49 50

375_F Eiland 5 16,5 11 8 22 22 37 43 44

376_A Eiland 5 1,5 8 10 14 14 34 38 40

376_B Eiland 5 4,5 9 10 15 15 34 39 41

376_C Eiland 5 7,5 10 10 16 16 35 41 42

376_D Eiland 5 10,5 11 10 16 16 35 43 45

376_E Eiland 5 13,5 13 10 18 18 36 49 50

376_F Eiland 5 16,5 12 8 21 21 38 42 44

377_A Eiland 5 1,5 9 10 14 14 34 38 40

377_B Eiland 5 4,5 10 10 15 15 34 39 41

377_C Eiland 5 7,5 11 10 16 16 34 41 42

377_D Eiland 5 10,5 12 10 16 16 35 43 45

377_E Eiland 5 13,5 15 10 18 18 36 49 50

377_F Eiland 5 16,5 13 9 22 22 37 42 44

378_A Eiland 5 1,5 8 9 15 15 36 39 41

378_B Eiland 5 4,5 9 10 15 15 36 39 42

378_C Eiland 5 7,5 10 10 16 16 36 41 43

378_D Eiland 5 10,5 12 10 16 16 37 43 45

378_E Eiland 5 13,5 14 10 18 18 38 49 50

378_F Eiland 5 16,5 13 8 22 22 39 43 45

379_A Eiland 5 1,5 9 10 14 14 32 38 40

379_B Eiland 5 4,5 10 10 14 14 32 39 41

379_C Eiland 5 7,5 11 10 15 15 32 41 42

379_D Eiland 5 10,5 12 10 16 16 33 43 45

379_E Eiland 5 13,5 14 10 18 18 34 49 50

379_F Eiland 5 16,5 15 8 23 23 36 43 44

380_A Eiland 5 1,5 7 9 15 15 37 41 43

380_B Eiland 5 4,5 8 10 16 16 38 40 43

380_C Eiland 5 7,5 9 10 16 16 38 42 44
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380_D Eiland 5 10,5 10 10 17 17 39 44 46

380_E Eiland 5 13,5 12 10 18 18 40 49 50

380_F Eiland 5 16,5 13 8 22 22 41 43 46

381_A Eiland 5 1,5 9 10 14 14 32 38 40

381_B Eiland 5 4,5 10 10 15 15 33 39 41

381_C Eiland 5 7,5 11 10 15 15 33 41 42

381_D Eiland 5 10,5 12 10 16 16 33 43 45

381_E Eiland 5 13,5 15 10 18 18 35 49 50

381_F Eiland 5 16,5 13 8 23 23 36 43 44

382_A Eiland 5 1,5 8 9 15 15 37 40 42

382_B Eiland 5 4,5 9 10 15 15 37 40 42

382_C Eiland 5 7,5 10 10 16 16 37 41 43

382_D Eiland 5 10,5 11 10 16 16 38 43 45

382_E Eiland 5 13,5 13 10 18 18 39 49 50

382_F Eiland 5 16,5 14 8 22 22 40 43 45

383_A Eiland 5 1,5 7 9 15 15 33 37 39

383_B Eiland 5 4,5 8 9 16 16 33 38 40

383_C Eiland 5 7,5 10 9 17 17 33 40 41

383_D Eiland 5 10,5 12 9 20 20 34 41 43

383_E Eiland 5 13,5 14 9 24 24 36 36 40

383_F Eiland 5 16,5 10 2 28 28 38 42 45

384_A Eiland 5 1,5 10 6 17 17 47 40 48

384_B Eiland 5 4,5 10 6 17 17 49 41 50

384_C Eiland 5 7,5 10 6 18 18 51 41 51

384_D Eiland 5 10,5 10 6 19 19 52 36 52

384_E Eiland 5 13,5 10 6 22 22 53 36 53

384_F Eiland 5 16,5 10 4 27 27 53 43 54

385_A Eiland 5 1,5 8 9 15 15 34 37 39

385_B Eiland 5 4,5 9 9 16 16 33 38 40

385_C Eiland 5 7,5 10 9 17 17 33 39 41

385_D Eiland 5 10,5 12 9 19 19 34 41 43

385_E Eiland 5 13,5 14 9 24 24 36 36 40

385_F Eiland 5 16,5 10 1 28 28 39 42 45

386_A Eiland 5 1,5 5 8 17 17 43 41 46

386_B Eiland 5 4,5 6 8 17 17 45 42 47

386_C Eiland 5 7,5 7 8 18 18 46 39 47

386_D Eiland 5 10,5 8 8 19 19 48 41 49

386_E Eiland 5 13,5 11 7 23 23 49 36 49

386_F Eiland 5 16,5 10 3 29 29 50 43 51

387_A Eiland 5 1,5 7 8 15 15 32 38 40

387_B Eiland 5 4,5 8 8 16 16 32 40 41

387_C Eiland 5 7,5 10 8 18 18 32 42 44

387_D Eiland 5 10,5 11 8 20 20 33 45 46

387_E Eiland 5 13,5 13 8 25 25 35 37 40

387_F Eiland 5 16,5 10 1 30 30 38 42 44

388_A Eiland 5 1,5 -5 4 25 25 51 41 52

388_B Eiland 5 4,5 -3 4 25 25 53 42 54

388_C Eiland 5 7,5 -2 4 25 25 54 43 55

388_D Eiland 5 10,5 -2 4 26 26 55 37 55

388_E Eiland 5 13,5 -2 4 26 26 55 38 55

388_F Eiland 5 16,5 -2 4 27 27 56 43 56

389_A Eiland 5 1,5 7 9 15 15 33 38 40

389_B Eiland 5 4,5 8 9 16 16 32 38 40

389_C Eiland 5 7,5 9 9 17 17 32 40 41

389_D Eiland 5 10,5 11 9 20 20 33 41 43

389_E Eiland 5 13,5 13 9 25 25 35 36 40

389_F Eiland 5 16,5 10 1 30 30 38 42 44

390_A Eiland 5 1,5 10 4 26 26 50 40 50

390_B Eiland 5 4,5 10 4 26 26 52 40 52

390_C Eiland 5 7,5 10 4 26 26 53 41 53

390_D Eiland 5 10,5 10 4 27 27 54 35 54

390_E Eiland 5 13,5 10 4 28 28 54 37 55

390_F Eiland 5 16,5 10 4 29 29 55 43 55

391_A Eiland 5 1,5 6 7 17 17 41 41 44

391_B Eiland 5 4,5 7 8 17 17 42 42 45

391_C Eiland 5 7,5 8 7 18 18 43 39 45

391_D Eiland 5 10,5 9 7 19 19 44 42 46

391_E Eiland 5 13,5 12 7 23 23 45 36 46

391_F Eiland 5 16,5 10 2 30 30 47 42 49

392_A Eiland 5 1,5 6 9 16 16 37 42 44
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392_B Eiland 5 4,5 6 9 17 17 37 38 41

392_C Eiland 5 7,5 8 9 17 17 37 39 42

392_D Eiland 5 10,5 8 8 19 19 39 41 44

392_E Eiland 5 13,5 10 8 22 22 40 36 42

392_F Eiland 5 16,5 10 1 25 25 42 42 46

393_A Eiland 5 1,5 8 9 15 15 35 37 40

393_B Eiland 5 4,5 9 9 16 16 35 38 40

393_C Eiland 5 7,5 10 9 17 17 35 39 42

393_D Eiland 5 10,5 11 9 18 18 36 41 43

393_E Eiland 5 13,5 13 9 22 22 38 36 40

393_F Eiland 5 16,5 10 2 25 25 40 42 45

394_A Eiland 5 1,5 7 9 16 16 37 40 42

394_B Eiland 5 4,5 7 9 16 16 36 38 41

394_C Eiland 5 7,5 8 9 17 17 36 39 42

394_D Eiland 5 10,5 10 9 19 19 38 41 44

394_E Eiland 5 13,5 12 9 23 23 39 36 41

394_F Eiland 5 16,5 10 3 26 26 41 42 45

395_A Eiland 5 1,5 8 9 16 16 36 37 40

395_B Eiland 5 4,5 9 9 16 16 35 38 40

395_C Eiland 5 7,5 10 9 17 17 36 39 42

395_D Eiland 5 10,5 12 9 19 19 37 41 43

395_E Eiland 5 13,5 14 9 23 23 38 36 41

395_F Eiland 5 16,5 10 2 27 27 40 42 45

396_A Eiland 5 1,5 6 8 16 16 39 41 44

396_B Eiland 5 4,5 7 8 17 17 39 42 44

396_C Eiland 5 7,5 8 8 18 18 40 39 43

396_D Eiland 5 10,5 8 8 19 19 41 41 45

396_E Eiland 5 13,5 10 8 22 22 43 36 44

396_F Eiland 5 16,5 10 2 26 26 45 42 47

397_A Eiland 5 1,5 8 9 15 15 34 37 40

397_B Eiland 5 4,5 9 9 16 16 34 38 40

397_C Eiland 5 7,5 10 9 17 17 34 39 41

397_D Eiland 5 10,5 12 9 20 20 35 41 43

397_E Eiland 5 13,5 14 9 24 24 37 36 40

397_F Eiland 5 16,5 10 2 28 28 39 42 45

398_A Eiland 5 1,5 6 9 16 16 38 41 44

398_B Eiland 5 4,5 7 9 17 17 38 38 41

398_C Eiland 5 7,5 8 8 17 17 39 39 42

398_D Eiland 5 10,5 9 8 19 19 40 41 44

398_E Eiland 5 13,5 12 8 22 22 41 36 43

398_F Eiland 5 16,5 10 3 26 26 44 42 46

399_A Eiland 5 1,5 8 9 15 15 34 37 40

399_B Eiland 5 4,5 9 9 16 16 34 38 40

399_C Eiland 5 7,5 10 9 17 17 34 39 41

399_D Eiland 5 10,5 12 9 19 19 35 41 43

399_E Eiland 5 13,5 15 9 23 23 37 36 40

399_F Eiland 5 16,5 10 3 27 27 39 42 45

400_A Eiland 5 1,5 13 11 13 13 48 47 51

400_B Eiland 5 4,5 15 11 14 14 50 49 53

400_C Eiland 5 7,5 15 11 14 14 51 48 53

400_D Eiland 5 10,5 16 11 14 14 52 47 53

400_E Eiland 5 13,5 17 11 15 15 52 50 55

400_F Eiland 5 16,5 18 11 18 18 52 52 56

401_A Eiland 5 1,5 7 10 13 13 31 36 38

401_B Eiland 5 4,5 8 10 14 14 31 37 39

401_C Eiland 5 7,5 10 11 15 15 32 38 40

401_D Eiland 5 10,5 11 11 16 16 32 41 42

401_E Eiland 5 13,5 12 11 18 18 33 45 46

401_F Eiland 5 16,5 14 11 19 19 35 53 54

402_A Eiland 5 1,5 11 11 13 13 40 44 46

402_B Eiland 5 4,5 12 12 14 14 40 43 45

402_C Eiland 5 7,5 13 12 14 14 40 39 43

402_D Eiland 5 10,5 14 12 15 15 41 41 44

402_E Eiland 5 13,5 16 12 17 17 41 45 48

402_F Eiland 5 16,5 18 12 19 19 42 53 54

403_A Eiland 5 1,5 8 10 13 13 30 36 38

403_B Eiland 5 4,5 10 10 14 14 31 37 39

403_C Eiland 5 7,5 11 11 15 15 31 38 40

403_D Eiland 5 10,5 12 11 16 16 32 41 42

403_E Eiland 5 13,5 14 11 18 18 33 45 46



Ontvangpunt Omschrijving Hoogte A
rc

h
a

n
g

e
lw

e
g

/-
k

a
d

e

H
a

p
a

ra
n

d
a

w
e

g

H
o

u
tm

a
n

k
a

d
e

O
o

st
za

a
n

st
ra

a
t

S
p

.d
ij

k
/T

a
sm

a
n

st
r.

/V
a

n
 D

ie
m

e
n

st
r.

IL
 W

e
st

p
o

o
rt

LVL,cum

Geluidbelastingen Lden [dB]. (Bij wegverkeer inclusief 

aftrek artikel 110g Wgh)

403_F Eiland 5 16,5 15 11 20 20 35 53 54

404_A Eiland 5 1,5 12 11 13 13 41 45 47

404_B Eiland 5 4,5 13 12 14 14 41 45 47

404_C Eiland 5 7,5 14 12 14 14 41 40 44

404_D Eiland 5 10,5 15 12 15 15 42 42 46

404_E Eiland 5 13,5 17 12 18 18 43 46 48

404_F Eiland 5 16,5 19 12 20 20 43 53 54

405_A Eiland 5 1,5 8 10 13 13 32 36 38

405_B Eiland 5 4,5 9 10 14 14 33 37 39

405_C Eiland 5 7,5 11 11 14 14 33 38 40

405_D Eiland 5 10,5 12 11 15 15 33 41 42

405_E Eiland 5 13,5 14 11 17 17 34 45 46

405_F Eiland 5 16,5 16 11 19 19 36 53 54

406_A Eiland 5 1,5 10 11 13 13 38 43 44

406_B Eiland 5 4,5 11 12 14 14 38 37 41

406_C Eiland 5 7,5 12 12 14 14 38 38 42

406_D Eiland 5 10,5 13 12 15 15 39 41 43

406_E Eiland 5 13,5 15 12 16 16 39 45 47

406_F Eiland 5 16,5 17 12 18 18 40 53 54

407_A Eiland 5 1,5 7 10 13 13 31 36 38

407_B Eiland 5 4,5 9 11 14 14 32 37 39

407_C Eiland 5 7,5 10 11 15 15 32 38 40

407_D Eiland 5 10,5 12 11 16 16 33 41 42

407_E Eiland 5 13,5 14 11 18 18 34 45 46

407_F Eiland 5 16,5 16 11 20 20 35 53 54

408_A Eiland 5 1,5 10 11 13 13 38 43 45

408_B Eiland 5 4,5 11 12 14 14 39 38 42

408_C Eiland 5 7,5 12 12 15 15 39 38 42

408_D Eiland 5 10,5 14 12 15 15 40 41 44

408_E Eiland 5 13,5 16 12 17 17 40 45 47

408_F Eiland 5 16,5 18 12 19 19 41 53 54

409_A Eiland 5 1,5 12 11 13 13 42 46 48

409_B Eiland 5 4,5 13 12 14 14 42 47 49

409_C Eiland 5 7,5 14 12 14 14 42 43 46

409_D Eiland 5 10,5 15 12 15 15 43 44 47

409_E Eiland 5 13,5 16 12 18 18 43 47 49

409_F Eiland 5 16,5 18 12 21 21 44 53 54

410_A Eiland 5 1,5 9 10 13 13 33 36 38

410_B Eiland 5 4,5 10 11 14 14 34 37 39

410_C Eiland 5 7,5 11 11 14 14 34 38 40

410_D Eiland 5 10,5 13 11 15 15 35 41 42

410_E Eiland 5 13,5 15 11 17 17 35 45 46

410_F Eiland 5 16,5 16 11 19 19 37 53 54

411_A Eiland 5 1,5 10 11 13 13 36 40 42

411_B Eiland 5 4,5 11 11 14 14 37 37 40

411_C Eiland 5 7,5 12 11 14 14 37 38 41

411_D Eiland 5 10,5 13 12 15 15 37 41 43

411_E Eiland 5 13,5 15 12 16 16 38 45 47

411_F Eiland 5 16,5 17 12 17 17 39 53 54

412_A Eiland 5 1,5 9 10 13 13 34 36 38

412_B Eiland 5 4,5 10 11 14 14 34 37 39

412_C Eiland 5 7,5 11 11 14 14 34 38 40

412_D Eiland 5 10,5 12 11 15 15 35 41 42

412_E Eiland 5 13,5 14 11 16 16 36 45 46

412_F Eiland 5 16,5 15 11 18 18 37 52 54

413_A Eiland 5 1,5 9 10 13 13 35 37 39

413_B Eiland 5 4,5 10 11 14 14 35 37 40

413_C Eiland 5 7,5 11 11 14 14 35 38 40

413_D Eiland 5 10,5 13 11 15 15 36 41 43

413_E Eiland 5 13,5 14 11 17 17 37 45 46

413_F Eiland 5 16,5 16 11 18 18 38 52 54

414_A Eiland 5 1,5 12 11 13 13 42 46 48

414_B Eiland 5 4,5 13 12 14 14 43 48 50

414_C Eiland 5 7,5 14 12 14 14 43 48 50

414_D Eiland 5 10,5 15 12 14 14 44 46 48

414_E Eiland 5 13,5 16 12 16 16 44 48 51

414_F Eiland 5 16,5 18 12 18 18 45 53 55

415_A Eiland 5 1,5 9 10 13 13 30 37 39

415_B Eiland 5 4,5 10 11 14 14 31 38 39

415_C Eiland 5 7,5 10 10 15 15 31 39 40
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415_D Eiland 5 10,5 12 11 16 16 31 41 42

415_E Eiland 5 13,5 13 11 18 18 33 45 46

415_F Eiland 5 16,5 15 11 20 20 35 52 53

416_A Eiland 5 1,5 9 10 13 13 32 36 38

416_B Eiland 5 4,5 10 11 14 14 33 37 39

416_C Eiland 5 7,5 11 11 14 14 33 38 40

416_D Eiland 5 10,5 12 11 15 15 34 41 42

416_E Eiland 5 13,5 14 11 17 17 35 45 46

416_F Eiland 5 16,5 16 11 19 19 36 53 54

417_A Eiland 5 1,5 8 10 13 13 29 38 39

417_B Eiland 5 4,5 9 11 14 14 30 40 41

417_C Eiland 5 7,5 10 11 15 15 30 42 44

417_D Eiland 5 10,5 12 11 16 16 31 46 47

417_E Eiland 5 13,5 14 11 18 18 32 48 49

417_F Eiland 5 16,5 15 11 20 20 34 52 53

418_A Eiland 5 1,5 10 10 10 10 10 10 17

418_B Eiland 5 4,5 10 10 10 10 10 10 17

418_C Eiland 5 7,5 10 10 10 10 10 10 17

418_D Eiland 5 10,5 10 -2 12 12 14 47 48

418_E Eiland 5 13,5 10 -5 20 20 23 47 48

418_F Eiland 5 16,5 10 -5 22 22 25 48 49

419_A Eiland 5 1,5 10 -13 2 2 6 40 41

419_B Eiland 5 4,5 10 -10 5 5 8 42 43

420_A Eiland 5 1,5 8 10 14 14 28 40 41

420_B Eiland 5 4,5 9 10 14 14 28 42 43

421_A Eiland 5 1,5 10 13 16 16 31 40 41

421_B Eiland 5 4,5 11 13 16 16 32 42 43

422_A Eiland 5 1,5 6 10 13 13 26 36 38

422_B Eiland 5 4,5 6 10 14 14 27 38 39

423_A Eiland 6 1,5 8 10 15 15 34 35 38

423_B Eiland 6 4,5 8 10 15 15 34 35 38

423_C Eiland 6 7,5 9 10 16 16 34 37 39

423_D Eiland 6 10,5 11 11 18 18 35 40 42

423_E Eiland 6 13,5 13 11 20 20 36 43 45

424_A Eiland 6 1,5 10 10 15 15 41 46 48

424_B Eiland 6 4,5 10 11 15 15 42 45 47

424_C Eiland 6 7,5 11 11 16 16 43 37 44

424_D Eiland 6 10,5 12 11 17 17 43 39 45

424_E Eiland 6 13,5 15 11 19 19 44 43 47

425_A Eiland 6 1,5 6 9 15 15 31 37 39

425_B Eiland 6 4,5 7 10 16 16 31 39 41

425_C Eiland 6 7,5 9 10 17 17 31 43 44

425_D Eiland 6 10,5 11 11 19 19 32 48 49

425_E Eiland 6 13,5 12 11 22 22 33 50 51

426_A Eiland 6 1,5 6 10 17 17 31 38 39

426_B Eiland 6 4,5 7 10 18 18 31 40 41

426_C Eiland 6 7,5 9 11 19 19 31 44 45

426_D Eiland 6 10,5 10 11 20 20 32 50 51

426_E Eiland 6 13,5 11 11 19 19 32 52 53

427_A Eiland 6 1,5 10 10 15 15 43 47 49

427_B Eiland 6 4,5 11 11 15 15 44 46 49

427_C Eiland 6 7,5 12 11 16 16 45 38 46

427_D Eiland 6 10,5 13 11 17 17 45 40 47

427_E Eiland 6 13,5 15 12 19 19 46 43 48

428_A Eiland 6 1,5 8 10 15 15 35 35 39

428_B Eiland 6 4,5 8 10 15 15 35 35 39

428_C Eiland 6 7,5 9 11 16 16 35 37 39

428_D Eiland 6 10,5 11 11 17 17 36 40 42

428_E Eiland 6 13,5 13 11 19 19 37 43 45

429_A Eiland 6 1,5 9 10 15 15 37 38 41

429_B Eiland 6 4,5 10 11 15 15 36 35 39

429_C Eiland 6 7,5 10 11 16 16 37 36 40

429_D Eiland 6 10,5 12 11 17 17 38 40 42

429_E Eiland 6 13,5 14 11 19 19 39 43 45

430_A Eiland 6 1,5 7 10 15 15 33 35 37

430_B Eiland 6 4,5 8 10 15 15 32 35 38

430_C Eiland 6 7,5 8 10 16 16 32 37 39

430_D Eiland 6 10,5 10 10 18 18 33 40 42

430_E Eiland 6 13,5 12 10 21 21 34 43 45

431_A Eiland 6 1,5 8 9 15 15 33 35 38
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431_B Eiland 6 4,5 9 10 15 15 33 35 38

431_C Eiland 6 7,5 9 10 16 16 33 37 39

431_D Eiland 6 10,5 10 10 18 18 34 40 42

431_E Eiland 6 13,5 12 10 20 20 35 43 45

432_A Eiland 6 1,5 8 9 15 15 34 35 38

432_B Eiland 6 4,5 9 10 16 16 33 35 38

432_C Eiland 6 7,5 10 10 16 16 33 37 39

432_D Eiland 6 10,5 11 10 18 18 34 40 42

432_E Eiland 6 13,5 13 11 20 20 35 43 45

433_A Eiland 6 1,5 8 10 15 15 36 35 39

433_B Eiland 6 4,5 9 11 15 15 35 35 39

433_C Eiland 6 7,5 10 11 16 16 36 37 40

433_D Eiland 6 10,5 11 11 18 18 37 40 42

433_E Eiland 6 13,5 13 11 20 20 38 43 45

434_A Eiland 6 1,5 7 9 15 15 32 36 38

434_B Eiland 6 4,5 7 10 16 16 32 37 39

434_C Eiland 6 7,5 9 10 17 17 32 38 40

434_D Eiland 6 10,5 10 10 19 19 32 40 42

434_E Eiland 6 13,5 12 11 22 22 34 43 45

435_A Eiland 6 1,5 10 10 15 15 39 44 46

435_B Eiland 6 4,5 10 11 15 15 40 39 43

435_C Eiland 6 7,5 11 11 16 16 41 37 42

435_D Eiland 6 10,5 12 11 17 17 42 39 44

435_E Eiland 6 13,5 15 11 18 18 42 43 46

436_A Eiland 6 1,5 9 11 15 15 38 42 44

436_B Eiland 6 4,5 10 11 15 15 38 36 41

436_C Eiland 6 7,5 11 11 16 16 39 37 41

436_D Eiland 6 10,5 12 11 17 17 40 39 43

436_E Eiland 6 13,5 14 12 19 19 41 43 46

437_A Eiland 6 1,5 10 11 15 15 37 42 44

437_B Eiland 6 4,5 10 11 15 15 37 35 40

437_C Eiland 6 7,5 11 11 16 16 38 36 41

437_D Eiland 6 10,5 12 11 17 17 39 40 43

437_E Eiland 6 13,5 15 12 19 19 40 43 45

438_A Eiland 6 1,5 6 9 15 15 32 35 38

438_B Eiland 6 4,5 7 10 15 15 32 36 38

438_C Eiland 6 7,5 8 10 16 16 32 37 39

438_D Eiland 6 10,5 10 10 19 19 33 40 42

438_E Eiland 6 13,5 13 10 21 21 34 43 45

439_A Eiland 6 1,5 -11 1 25 25 35 34 38

439_B Eiland 6 4,5 -11 1 26 26 35 34 38

439_C Eiland 6 7,5 -11 1 26 26 35 35 39

439_D Eiland 6 10,5 -11 1 27 27 36 36 40

439_E Eiland 6 13,5 -11 1 29 29 37 42 44

440_A Eiland 6 1,5 10 1 29 29 50 41 51

440_B Eiland 6 4,5 10 1 29 29 52 41 53

440_C Eiland 6 7,5 10 1 29 29 54 40 54

440_D Eiland 6 10,5 10 1 30 30 55 36 55

440_E Eiland 6 13,5 10 1 31 31 55 42 56

441_A Eiland 6 1,5 10 5 18 18 47 40 48

441_B Eiland 6 4,5 10 5 18 18 49 40 50

441_C Eiland 6 7,5 10 5 19 19 51 38 51

441_D Eiland 6 10,5 10 5 20 20 52 42 53

441_E Eiland 6 13,5 10 5 24 24 53 42 53

442_A Eiland 6 1,5 7 7 17 17 42 40 45

442_B Eiland 6 4,5 8 7 18 18 44 40 46

442_C Eiland 6 7,5 9 7 19 19 46 41 48

442_D Eiland 6 10,5 11 7 21 21 48 45 50

442_E Eiland 6 13,5 13 6 25 25 49 42 50

443_A Eiland 6 1,5 6 5 25 25 35 36 39

443_B Eiland 6 4,5 7 4 25 25 35 37 40

443_C Eiland 6 7,5 8 4 25 25 35 38 41

443_D Eiland 6 10,5 10 4 26 26 36 41 43

443_E Eiland 6 13,5 11 4 28 28 37 42 44

444_A Eiland 6 1,5 10 2 30 30 53 42 53

444_B Eiland 6 4,5 10 2 30 30 55 43 55

444_C Eiland 6 7,5 10 2 30 30 57 43 57

444_D Eiland 6 10,5 10 2 30 30 57 37 57

444_E Eiland 6 13,5 10 2 31 31 58 43 58

445_A Eiland 6 1,5 12 11 15 15 51 48 53
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445_B Eiland 6 4,5 13 11 16 16 54 48 55

445_C Eiland 6 7,5 14 11 16 16 55 45 56

445_D Eiland 6 10,5 15 11 16 16 56 43 56

445_E Eiland 6 13,5 16 11 16 16 56 46 57

446_A Eiland 6 1,5 -5 0 29 29 40 34 42

446_B Eiland 6 4,5 -5 0 29 29 40 35 42

446_C Eiland 6 7,5 -5 0 29 29 39 35 42

446_D Eiland 6 10,5 -4 0 30 30 40 36 42

446_E Eiland 6 13,5 -4 0 30 30 40 42 45

447_A Eiland 6 1,5 -6 1 30 30 39 34 41

447_B Eiland 6 4,5 -6 1 30 30 39 34 41

447_C Eiland 6 7,5 -6 1 30 30 39 34 41

447_D Eiland 6 10,5 -6 0 30 30 39 36 42

447_E Eiland 6 13,5 -6 0 31 31 40 42 45

448_A Eiland 6 1,5 10 3 30 30 52 40 52

448_B Eiland 6 4,5 10 3 30 30 54 42 54

448_C Eiland 6 7,5 10 2 31 31 55 42 56

448_D Eiland 6 10,5 10 2 31 31 56 36 56

448_E Eiland 6 13,5 10 2 32 32 57 42 57

449_A Eiland 6 1,5 6 7 17 17 36 38 41

449_B Eiland 6 4,5 7 6 17 17 36 39 41

449_C Eiland 6 7,5 9 6 18 18 36 41 43

449_D Eiland 6 10,5 11 6 21 21 38 45 46

449_E Eiland 6 13,5 12 6 26 26 40 42 45

450_A Eiland 6 1,5 6 7 16 16 37 39 42

450_B Eiland 6 4,5 7 7 17 17 38 39 42

450_C Eiland 6 7,5 8 6 18 18 39 41 44

450_D Eiland 6 10,5 9 6 20 20 40 45 47

450_E Eiland 6 13,5 10 6 25 25 42 42 46

451_A Eiland 6 1,5 6 7 17 17 37 39 41

451_B Eiland 6 4,5 7 6 17 17 37 39 41

451_C Eiland 6 7,5 8 6 18 18 37 41 43

451_D Eiland 6 10,5 10 6 20 20 39 45 47

451_E Eiland 6 13,5 11 6 25 25 41 42 45

452_A Eiland 6 1,5 7 10 17 17 31 47 48

452_B Eiland 6 4,5 8 11 18 18 31 48 49

452_C Eiland 6 7,5 8 11 20 20 31 49 50

452_D Eiland 6 10,5 10 11 21 21 32 51 52

452_E Eiland 6 13,5 12 11 17 17 31 53 54

453_A Eiland 6 1,5 10 10 25 25 26 47 48

453_B Eiland 6 4,5 10 10 25 25 27 47 48

453_C Eiland 6 7,5 10 10 25 25 26 47 48

453_D Eiland 6 10,5 10 10 25 25 26 47 48

453_E Eiland 6 13,5 10 10 24 24 26 49 50

454_A Eiland 6 1,5 6 7 17 17 40 40 43

454_B Eiland 6 4,5 7 7 18 18 41 40 44

454_C Eiland 6 7,5 8 6 18 18 43 41 45

454_D Eiland 6 10,5 9 6 20 20 44 45 48

454_E Eiland 6 13,5 10 6 24 24 46 42 48

455_A Eiland 6 1,5 5 6 24 24 35 38 40

455_B Eiland 6 4,5 6 6 24 24 35 39 41

455_C Eiland 6 7,5 7 6 24 24 35 41 43

455_D Eiland 6 10,5 8 6 25 25 36 45 46

455_E Eiland 6 13,5 9 6 28 28 38 42 44

456_A Eiland 6 1,5 6 6 16 16 35 38 40

456_B Eiland 6 4,5 7 6 17 17 35 39 41

456_C Eiland 6 7,5 9 6 18 18 35 41 43

456_D Eiland 6 10,5 11 6 21 21 36 45 46

456_E Eiland 6 13,5 12 6 27 27 38 42 44

457_A Eiland 6 1,5 6 6 16 16 35 38 40

457_B Eiland 6 4,5 7 6 17 17 35 39 41

457_C Eiland 6 7,5 8 6 19 19 36 41 43

457_D Eiland 6 10,5 9 6 21 21 37 45 46

457_E Eiland 6 13,5 10 6 26 26 39 42 45

458_A Eiland 6 1,5 6 7 17 17 38 39 42

458_B Eiland 6 4,5 7 7 17 17 39 39 42

458_C Eiland 6 7,5 9 6 18 18 40 41 44

458_D Eiland 6 10,5 10 6 20 20 42 45 47

458_E Eiland 6 13,5 12 6 24 24 44 42 46

459_A Eiland 7 1,5 10 2 39 39 49 34 50
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459_B Eiland 7 4,5 10 2 39 39 49 34 50

459_C Eiland 7 7,5 10 2 39 39 50 34 50

459_D Eiland 7 10,5 10 2 40 40 50 36 51

459_E Eiland 7 13,5 10 2 40 40 51 42 52

460_A Eiland 7 1,5 10 2 38 38 52 40 53

460_B Eiland 7 4,5 10 2 38 38 54 41 54

460_C Eiland 7 7,5 10 2 38 38 55 35 55

460_D Eiland 7 10,5 10 2 39 39 55 36 56

460_E Eiland 7 13,5 10 2 39 39 56 42 56

461_A Eiland 7 1,5 10 3 39 39 49 41 51

461_B Eiland 7 4,5 10 2 39 39 50 34 50

461_C Eiland 7 7,5 10 2 39 39 50 34 51

461_D Eiland 7 10,5 10 2 39 39 51 36 52

461_E Eiland 7 13,5 10 2 40 40 52 42 53

462_A Eiland 7 1,5 10 3 36 36 54 40 54

462_B Eiland 7 4,5 10 3 36 36 56 42 56

462_C Eiland 7 7,5 10 3 36 36 57 41 57

462_D Eiland 7 10,5 10 3 37 37 58 36 58

462_E Eiland 7 13,5 10 3 38 38 58 42 58

463_A Eiland 7 1,5 10 2 39 39 49 34 50

463_B Eiland 7 4,5 10 2 39 39 48 34 49

463_C Eiland 7 7,5 10 2 39 39 49 35 50

463_D Eiland 7 10,5 10 1 40 40 49 36 50

463_E Eiland 7 13,5 10 1 40 40 50 42 52

464_A Eiland 7 1,5 10 3 37 37 53 40 53

464_B Eiland 7 4,5 10 3 37 37 55 41 55

464_C Eiland 7 7,5 10 3 38 38 56 35 56

464_D Eiland 7 10,5 10 3 38 38 56 36 57

464_E Eiland 7 13,5 10 3 39 39 57 42 57

465_A Eiland 7 1,5 10 -5 23 23 29 37 39

465_B Eiland 7 4,5 10 -3 23 23 30 38 40

465_C Eiland 7 7,5 10 -2 23 23 30 40 41

465_D Eiland 7 10,5 10 -1 23 23 29 44 45

465_E Eiland 7 13,5 10 -1 23 23 29 48 49

466_A Eiland 7 1,5 10 -8 23 23 29 37 39

466_B Eiland 7 4,5 10 -6 23 23 29 38 40

466_C Eiland 7 7,5 10 -3 23 23 29 40 41

466_D Eiland 7 10,5 10 -1 23 23 29 43 44

466_E Eiland 7 13,5 10 0 23 23 29 48 49

467_A Eiland 7 1,5 10 -6 24 24 29 37 39

467_B Eiland 7 4,5 10 -4 24 24 30 38 40

467_C Eiland 7 7,5 10 -2 24 24 29 40 41

467_D Eiland 7 10,5 10 -1 24 24 29 43 44

467_E Eiland 7 13,5 10 0 24 24 29 48 49

468_A Eiland 7 1,5 10 3 38 38 51 41 52

468_B Eiland 7 4,5 10 3 38 38 53 41 53

468_C Eiland 7 7,5 10 3 38 38 54 34 54

468_D Eiland 7 10,5 10 3 39 39 54 36 55

468_E Eiland 7 13,5 10 3 40 40 55 42 55

469_A Eiland 7 1,5 10 3 39 39 50 41 51

469_B Eiland 7 4,5 10 3 39 39 51 34 51

469_C Eiland 7 7,5 10 2 39 39 51 34 52

469_D Eiland 7 10,5 10 2 39 39 52 36 53

469_E Eiland 7 13,5 10 2 40 40 53 42 54

470_A Eiland 7 1,5 10 3 38 38 51 41 52

470_B Eiland 7 4,5 10 3 38 38 52 34 52

470_C Eiland 7 7,5 10 3 39 39 53 34 53

470_D Eiland 7 10,5 10 3 39 39 53 36 54

470_E Eiland 7 13,5 10 2 40 40 54 42 54

471_A Eiland 7 1,5 10 11 17 17 40 45 47

471_B Eiland 7 4,5 11 11 17 17 41 41 45

471_C Eiland 7 7,5 12 11 18 18 43 39 45

471_D Eiland 7 10,5 13 11 20 20 44 43 47

471_E Eiland 7 13,5 15 11 22 22 45 51 53

472_A Eiland 7 1,5 8 10 17 17 35 35 39

472_B Eiland 7 4,5 8 10 18 18 35 36 39

472_C Eiland 7 7,5 10 10 19 19 36 39 41

472_D Eiland 7 10,5 12 10 21 21 37 43 45

472_E Eiland 7 13,5 13 10 24 24 38 51 52

473_A Eiland 7 1,5 10 11 17 17 39 45 47
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473_B Eiland 7 4,5 11 11 17 17 40 36 42

473_C Eiland 7 7,5 12 11 18 18 41 39 43

473_D Eiland 7 10,5 14 11 20 20 42 43 46

473_E Eiland 7 13,5 16 11 22 22 43 51 53

474_A Eiland 7 1,5 8 10 17 17 34 35 38

474_B Eiland 7 4,5 9 10 18 18 34 36 39

474_C Eiland 7 7,5 11 10 19 19 34 39 41

474_D Eiland 7 10,5 13 10 22 22 36 43 45

474_E Eiland 7 13,5 14 10 24 24 37 51 52

475_A Eiland 7 1,5 10 11 17 17 42 45 48

475_B Eiland 7 4,5 11 11 17 17 44 45 48

475_C Eiland 7 7,5 13 11 18 18 46 39 47

475_D Eiland 7 10,5 15 11 20 20 47 43 49

475_E Eiland 7 13,5 16 11 21 21 48 51 53

476_A Eiland 7 1,5 8 10 17 17 35 35 39

476_B Eiland 7 4,5 9 10 17 17 35 36 39

476_C Eiland 7 7,5 10 10 19 19 35 39 41

476_D Eiland 7 10,5 12 11 21 21 36 43 45

476_E Eiland 7 13,5 13 11 24 24 38 51 52

477_A Eiland 7 1,5 11 11 19 19 51 48 53

477_B Eiland 7 4,5 12 11 19 19 54 46 54

477_C Eiland 7 7,5 12 11 19 19 55 40 55

477_D Eiland 7 10,5 13 11 20 20 56 44 56

477_E Eiland 7 13,5 15 11 20 20 57 51 58

478_A Eiland 7 1,5 13 11 19 19 54 48 55

478_B Eiland 7 4,5 13 11 20 20 57 49 58

478_C Eiland 7 7,5 14 11 20 20 58 46 58

478_D Eiland 7 10,5 15 11 20 20 58 48 59

478_E Eiland 7 13,5 16 11 20 20 59 51 60

479_A Eiland 7 1,5 13 11 19 19 52 46 53

479_B Eiland 7 4,5 14 11 20 20 55 45 55

479_C Eiland 7 7,5 15 11 20 20 57 43 57

479_D Eiland 7 10,5 16 11 20 20 57 46 58

479_E Eiland 7 13,5 17 11 20 20 57 51 59

480_A Eiland 7 1,5 8 10 17 17 36 35 39

480_B Eiland 7 4,5 9 11 17 17 36 36 40

480_C Eiland 7 7,5 10 11 18 18 37 39 42

480_D Eiland 7 10,5 11 11 21 21 38 43 45

480_E Eiland 7 13,5 12 11 23 23 39 51 52

481_A Eiland 7 1,5 10 11 17 17 38 45 47

481_B Eiland 7 4,5 11 11 17 17 38 36 41

481_C Eiland 7 7,5 12 11 18 18 39 39 43

481_D Eiland 7 10,5 13 11 20 20 40 43 46

481_E Eiland 7 13,5 15 11 22 22 41 51 52

482_A Eiland 7 1,5 9 11 17 17 37 39 42

482_B Eiland 7 4,5 10 11 17 17 37 36 40

482_C Eiland 7 7,5 11 11 18 18 38 39 42

482_D Eiland 7 10,5 13 11 20 20 39 43 45

482_E Eiland 7 13,5 15 11 23 23 40 51 52

483_A  Eiland 3 1,5 13 16 10 10 35 40 42

483_B  Eiland 3 4,5 14 16 10 10 35 41 42

483_C  Eiland 3 7,5 14 16 11 11 35 42 43

483_D  Eiland 3 10,5 15 16 12 12 35 43 45

483_E  Eiland 3 13,5 16 17 12 12 36 45 47

483_F  Eiland 3 16,5 17 17 10 10 37 48 49

484_A  Eiland 3 1,5 11 15 9 9 32 39 41

484_B  Eiland 3 4,5 12 15 10 10 32 40 42

484_C  Eiland 3 7,5 12 15 11 11 32 42 43

484_D  Eiland 3 10,5 13 15 12 12 32 44 45

484_E  Eiland 3 13,5 13 16 13 13 33 45 46

484_F  Eiland 3 16,5 13 16 8 8 33 48 49

485_A  Eiland 3 1,5 12 15 10 10 33 39 41

485_B  Eiland 3 4,5 13 15 11 11 33 41 42

485_C  Eiland 3 7,5 14 15 11 11 33 42 43

485_D  Eiland 3 10,5 14 16 13 13 33 44 45

485_E  Eiland 3 13,5 15 16 13 13 34 45 46

485_F  Eiland 3 16,5 15 17 11 11 34 48 49

486_A  Eiland 3 1,5 12 14 9 9 29 39 40

486_B  Eiland 3 4,5 13 15 10 10 29 40 42

486_C  Eiland 3 7,5 13 15 11 11 30 42 43
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486_D  Eiland 3 10,5 14 15 12 12 30 46 47

486_E  Eiland 3 13,5 14 15 13 13 30 50 51

486_F  Eiland 3 16,5 15 16 8 8 30 51 52

487_A  Eiland 3 1,5 13 16 10 10 35 40 42

487_B  Eiland 3 4,5 14 16 11 11 35 41 42

487_C  Eiland 3 7,5 14 16 11 11 35 42 44

487_D  Eiland 3 10,5 15 16 12 12 36 44 45

487_E  Eiland 3 13,5 15 17 12 12 37 46 47

487_F  Eiland 3 16,5 16 17 10 10 38 48 49

488_A  Eiland 3 1,5 12 15 9 9 30 39 40

488_B  Eiland 3 4,5 13 15 10 10 31 40 42

488_C  Eiland 3 7,5 13 15 11 11 31 42 43

488_D  Eiland 3 10,5 14 15 12 12 31 45 46

488_E  Eiland 3 13,5 14 16 13 13 31 49 50

488_F  Eiland 3 16,5 14 16 8 8 31 50 51

489_A  Eiland 3 1,5 12 15 10 10 32 39 41

489_B  Eiland 3 4,5 13 15 11 11 32 40 42

489_C  Eiland 3 7,5 13 15 12 12 32 42 43

489_D  Eiland 3 10,5 13 15 12 12 32 44 45

489_E  Eiland 3 13,5 14 16 13 13 33 45 46

489_F  Eiland 3 16,5 14 16 9 9 33 47 49

490_A  Eiland 3 1,5 12 15 9 9 31 39 40

490_B  Eiland 3 4,5 13 15 10 10 32 40 42

490_C  Eiland 3 7,5 14 15 11 11 32 42 43

490_D  Eiland 3 10,5 14 15 12 12 32 45 46

490_E  Eiland 3 13,5 14 16 13 13 32 48 49

490_F  Eiland 3 16,5 15 16 8 8 32 50 51

491_A  Eiland 3 1,5 13 16 10 10 34 40 42

491_B  Eiland 3 4,5 14 16 10 10 35 41 42

491_C  Eiland 3 7,5 15 16 11 11 34 42 43

491_D  Eiland 3 10,5 16 16 12 12 35 44 45

491_E  Eiland 3 13,5 19 17 13 13 35 45 46

491_F  Eiland 3 16,5 23 17 9 9 36 48 49

492_A  Eiland 3 1,5 12 15 10 10 31 39 40

492_B  Eiland 3 4,5 12 15 11 11 32 40 42

492_C  Eiland 3 7,5 13 15 12 12 32 42 43

492_D  Eiland 3 10,5 13 15 13 13 32 44 46

492_E  Eiland 3 13,5 14 16 13 13 32 48 49

492_F  Eiland 3 16,5 14 16 11 11 32 50 51

493_A  Eiland 3 1,5 13 16 10 10 33 40 41

493_B  Eiland 3 4,5 13 16 10 10 33 41 42

493_C  Eiland 3 7,5 14 16 11 11 33 42 43

493_D  Eiland 3 10,5 14 16 12 12 34 44 45

493_E  Eiland 3 13,5 14 16 12 12 34 45 46

493_F  Eiland 3 16,5 14 17 11 11 35 48 49

494_A  Eiland 3 1,5 12 15 10 10 31 39 40

494_B  Eiland 3 4,5 13 15 11 11 31 40 42

494_C  Eiland 3 7,5 13 15 11 11 32 42 43

494_D  Eiland 3 10,5 14 15 12 12 32 44 45

494_E  Eiland 3 13,5 14 16 12 12 32 46 47

494_F  Eiland 3 16,5 15 16 11 11 32 48 49

495_A  Eiland 3 1,5 12 16 10 10 34 40 41

495_B  Eiland 3 4,5 13 16 10 10 34 40 42

495_C  Eiland 3 7,5 13 16 11 11 34 42 43

495_D  Eiland 3 10,5 13 16 11 11 34 44 45

495_E  Eiland 3 13,5 14 17 12 12 35 45 46

495_F  Eiland 3 16,5 14 17 10 10 36 48 49

496_A  Eiland 3 1,5 11 13 13 13 33 40 41

496_B  Eiland 3 4,5 12 13 14 14 34 41 42

496_C  Eiland 3 7,5 13 13 14 14 34 42 43

496_D  Eiland 3 10,5 14 13 15 15 34 44 45

496_E  Eiland 3 13,5 16 13 16 16 34 48 49

496_F  Eiland 3 16,5 17 13 19 19 36 39 41

497_A  Eiland 3 1,5 12 15 12 12 28 40 42

497_B  Eiland 3 4,5 13 15 12 12 28 42 43

497_C  Eiland 3 7,5 13 15 13 13 28 42 43

497_D  Eiland 3 10,5 13 15 13 13 29 44 45

497_E  Eiland 3 13,5 15 16 14 14 32 46 47

497_F  Eiland 3 16,5 19 16 13 13 35 48 49

498_A  Eiland 3 1,5 12 13 14 14 35 40 42
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498_B  Eiland 3 4,5 12 13 14 14 35 41 43

498_C  Eiland 3 7,5 13 13 15 15 35 42 44

498_D  Eiland 3 10,5 15 12 15 15 35 44 45

498_E  Eiland 3 13,5 17 12 16 16 36 48 49

498_F  Eiland 3 16,5 19 12 18 18 37 39 42

499_A  Eiland 3 1,5 13 14 11 11 29 40 41

499_B  Eiland 3 4,5 13 15 12 12 29 41 42

499_C  Eiland 3 7,5 14 15 12 12 29 42 43

499_D  Eiland 3 10,5 15 15 13 13 30 44 45

499_E  Eiland 3 13,5 16 15 14 14 32 47 48

499_F  Eiland 3 16,5 19 16 14 14 35 49 50

500_A  Eiland 3 1,5 9 12 13 13 37 41 43

500_B  Eiland 3 4,5 9 12 14 14 37 42 44

500_C  Eiland 3 7,5 10 12 14 14 37 43 45

500_D  Eiland 3 10,5 10 12 14 14 37 44 46

500_E  Eiland 3 13,5 11 12 15 15 38 48 50

500_F  Eiland 3 16,5 11 12 18 18 38 40 43

501_A  Eiland 3 1,5 11 13 13 13 33 40 41

501_B  Eiland 3 4,5 12 13 14 14 33 41 42

501_C  Eiland 3 7,5 13 13 14 14 33 42 43

501_D  Eiland 3 10,5 14 13 15 15 34 44 45

501_E  Eiland 3 13,5 16 13 16 16 34 48 49

501_F  Eiland 3 16,5 18 13 18 18 35 39 41

502_A  Eiland 3 1,5 11 12 14 14 36 40 42

502_B  Eiland 3 4,5 12 13 15 15 36 41 43

502_C  Eiland 3 7,5 13 12 15 15 36 42 44

502_D  Eiland 3 10,5 14 12 16 16 36 44 46

502_E  Eiland 3 13,5 16 12 17 17 37 48 50

502_F  Eiland 3 16,5 18 12 19 19 38 39 42

503_A  Eiland 3 1,5 11 12 17 17 32 41 43

503_B  Eiland 3 4,5 12 13 18 18 33 42 44

503_C  Eiland 3 7,5 13 13 18 18 33 43 45

503_D  Eiland 3 10,5 14 12 18 18 33 45 46

503_E  Eiland 3 13,5 16 12 19 19 34 48 49

503_F  Eiland 3 16,5 19 12 20 20 35 39 41

504_A  Eiland 3 1,5 11 12 14 14 36 41 43

504_B  Eiland 3 4,5 11 13 14 14 36 41 43

504_C  Eiland 3 7,5 12 12 15 15 36 43 44

504_D  Eiland 3 10,5 13 12 15 15 37 44 46

504_E  Eiland 3 13,5 15 12 16 16 37 49 50

504_F  Eiland 3 16,5 17 12 18 18 38 39 42

505_A  Eiland 3 1,5 12 13 13 13 33 39 41

505_B  Eiland 3 4,5 12 13 14 14 34 41 42

505_C  Eiland 3 7,5 13 13 14 14 34 42 43

505_D  Eiland 3 10,5 14 13 15 15 34 44 45

505_E  Eiland 3 13,5 16 12 16 16 35 48 49

505_F  Eiland 3 16,5 18 13 18 18 36 39 41

506_A  Eiland 3 1,5 10 -3 10 10 1 45 46

506_B  Eiland 3 4,5 10 -2 10 10 1 42 43

506_C  Eiland 3 7,5 10 -2 10 10 1 44 45

506_D  Eiland 3 10,5 10 -1 10 10 1 48 49

506_E  Eiland 3 13,5 10 -4 10 10 1 49 50

506_F  Eiland 3 16,5 10 -4 10 10 0 49 50

507_A  Eiland 3 1,5 12 13 12 12 34 40 41

507_B  Eiland 3 4,5 12 13 13 13 34 41 42

507_C  Eiland 3 7,5 13 13 14 14 34 42 43

507_D  Eiland 3 10,5 14 13 14 14 34 44 45

507_E  Eiland 3 13,5 15 12 16 16 35 48 49

507_F  Eiland 3 16,5 17 12 18 18 36 39 42

508_A  Eiland 3 1,5 10 -2 10 10 2 45 46

508_B  Eiland 3 4,5 10 0 10 10 2 42 43

508_C  Eiland 3 7,5 10 1 10 10 2 43 44

508_D  Eiland 3 10,5 10 1 10 10 2 48 49

508_E  Eiland 3 13,5 10 0 10 10 2 49 50

508_F  Eiland 3 16,5 10 0 10 10 1 49 50

509_A  Eiland 3 1,5 10 -3 10 10 1 40 41

509_B  Eiland 3 4,5 10 -1 10 10 2 42 43

509_C  Eiland 3 7,5 10 1 10 10 2 43 44

509_D  Eiland 3 10,5 10 1 10 10 2 47 48

509_E  Eiland 3 13,5 10 0 10 10 2 49 50
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509_F  Eiland 3 16,5 10 0 10 10 1 49 50

510_A  Eiland 3 1,5 12 13 13 13 33 39 41

510_B  Eiland 3 4,5 12 13 13 13 33 41 42

510_C  Eiland 3 7,5 13 13 14 14 33 42 43

510_D  Eiland 3 10,5 14 13 14 14 34 44 45

510_E  Eiland 3 13,5 16 12 15 15 34 48 49

510_F  Eiland 3 16,5 18 13 18 18 36 39 41

511_A  Eiland 3 1,5 12 15 12 12 28 41 42

511_B  Eiland 3 4,5 13 15 13 13 28 42 43

511_C  Eiland 3 7,5 13 15 13 13 28 43 44

511_D  Eiland 3 10,5 14 16 14 14 29 44 45

511_E  Eiland 3 13,5 16 16 14 14 31 44 46

511_F  Eiland 3 16,5 19 16 14 14 34 48 49

512_A  Eiland 3 1,5 12 13 13 13 35 40 42

512_B  Eiland 3 4,5 12 13 13 13 35 41 43

512_C  Eiland 3 7,5 13 13 14 14 35 42 44

512_D  Eiland 3 10,5 14 12 14 14 35 44 45

512_E  Eiland 3 13,5 16 12 15 15 36 48 49

512_F  Eiland 3 16,5 18 12 18 18 37 39 42

513_A  Eiland 3 1,5 12 13 12 12 34 40 41

513_B  Eiland 3 4,5 12 13 13 13 34 41 42

513_C  Eiland 3 7,5 13 13 13 13 34 42 43

513_D  Eiland 3 10,5 15 13 14 14 35 44 45

513_E  Eiland 3 13,5 17 12 15 15 35 48 49

513_F  Eiland 3 16,5 19 13 18 18 37 39 42

514_A  Eiland 3 1,5 12 13 14 14 34 39 41

514_B  Eiland 3 4,5 12 13 14 14 34 41 42

514_C  Eiland 3 7,5 13 13 15 15 34 42 43

514_D  Eiland 3 10,5 14 13 15 15 34 44 45

514_E  Eiland 3 13,5 16 13 16 16 35 48 49

514_F  Eiland 3 16,5 18 13 19 19 36 39 42

515_A Eiland 5 waterwoningen 1,5 7 11 11 11 27 48 49

515_B Eiland 5 waterwoningen 4,5 8 12 12 12 28 51 52

515_C Eiland 5 waterwoningen 7,5 9 12 13 13 28 52 53

516_A Eiland 5 waterwoningen 1,5 7 11 11 11 27 45 46

516_B Eiland 5 waterwoningen 4,5 8 11 12 12 27 48 49

516_C Eiland 5 waterwoningen 7,5 9 11 12 12 28 48 49

517_A Eiland 5 waterwoningen 1,5 10 10 21 21 20 48 49

517_B Eiland 5 waterwoningen 4,5 10 10 20 20 20 50 51

517_C Eiland 5 waterwoningen 7,5 10 10 20 20 20 49 50

518_A Eiland 5 waterwoningen 1,5 9 9 21 21 30 45 46

518_B Eiland 5 waterwoningen 4,5 10 9 21 21 30 47 48

518_C Eiland 5 waterwoningen 7,5 11 9 22 22 31 50 51

519_A Eiland 5 waterwoningen 1,5 10 11 14 14 30 40 41

519_B Eiland 5 waterwoningen 4,5 11 11 15 15 30 42 43

519_C Eiland 5 waterwoningen 7,5 11 10 17 17 31 47 48

520_A Eiland 5 waterwoningen 1,5 7 10 14 14 28 42 43

520_B Eiland 5 waterwoningen 4,5 8 11 15 15 29 43 45

520_C Eiland 5 waterwoningen 7,5 9 11 16 16 30 47 48

521_A Eiland 5 waterwoningen 1,5 7 10 14 14 29 38 40

521_B Eiland 5 waterwoningen 4,5 8 10 15 15 30 41 42

521_C Eiland 5 waterwoningen 7,5 10 11 15 15 30 45 46

522_A Eiland 5 waterwoningen 1,5 10 10 20 20 24 49 50

522_B Eiland 5 waterwoningen 4,5 10 10 20 20 24 50 51

522_C Eiland 5 waterwoningen 7,5 10 10 20 20 24 50 51

523_A Eiland 5 waterwoningen 1,5 7 7 15 15 31 42 43

523_B Eiland 5 waterwoningen 4,5 8 7 16 16 31 43 44

523_C Eiland 5 waterwoningen 7,5 9 7 17 17 31 46 47

524_A Eiland 5 waterwoningen 1,5 7 8 15 15 32 39 41

524_B Eiland 5 waterwoningen 4,5 8 8 16 16 32 41 42

524_C Eiland 5 waterwoningen 7,5 9 8 17 17 32 44 45

525_A Woonboten 01 1,5 35 20 2 8 42 44 47

526_A Woonboten 01 1,5 35 20 5 7 39 43 45

527_A Woonboten 01 1,5 33 15 4 20 49 47 51

528_A Woonboten 01 1,5 31 21 6 5 38 39 42

529_A Woonboten 01 1,5 34 20 1 9 44 45 48

530_A Woonboten 01 1,5 32 21 6 6 39 40 43

531_A Woonboten 01 1,5 24 18 8 16 41 44 46

532_A Woonboten 01 1,5 18 18 8 4 41 45 47

533_A Woonboten 01 1,5 11 21 7 1 32 42 44
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534_A Woonboten 01 1,5 19 15 8 4 48 46 50

535_A Woonboten 01 1,5 23 18 8 17 40 44 46

536_A Woonboten 01 1,5 16 17 7 4 45 45 48

537_A Woonboten 02 1,5 27 22 8 2 33 38 40

538_A Woonboten 02 1,5 29 22 7 3 35 38 40

539_A Woonboten 02 1,5 27 22 8 1 32 38 40

540_A Woonboten 02 1,5 27 18 9 16 37 43 45

541_A Woonboten 02 1,5 27 22 8 3 33 38 40

542_A Woonboten 02 1,5 28 22 8 3 34 38 40

543_A Woonboten 02 1,5 26 22 7 1 32 38 40

544_A Woonboten 02 1,5 30 21 7 5 37 38 41

545_A Woonboten 02 1,5 27 21 7 1 31 39 41

546_A Woonboten 02 1,5 29 22 7 4 35 37 40

547_A Woonboten 02 1,5 27 22 7 1 32 38 40

548_A Woonboten 02 1,5 30 22 7 4 35 38 40

549_A Woonboten 02 1,5 18 21 9 2 35 42 43

550_A Woonboten 02 1,5 18 21 9 2 33 41 43

551_A Woonboten 02 1,5 18 21 9 2 36 42 43

552_A Woonboten 02 1,5 11 21 4 10 18 44 45

553_A Woonboten 02 1,5 18 21 9 2 35 41 43

554_A Woonboten 02 1,5 18 21 9 3 35 41 43

555_A Woonboten 02 1,5 17 20 9 4 37 42 44

556_A Woonboten 02 1,5 17 20 8 3 33 43 44

557_A Woonboten 02 1,5 17 20 9 4 38 42 44

558_A Woonboten 02 1,5 18 21 9 2 33 41 43

559_A Woonboten 02 1,5 18 20 9 3 36 42 43

560_A Woonboten 02 1,5 17 20 9 3 33 42 43

561_A Woonboten 03 1,5 15 18 8 2 25 41 42

562_A Woonboten 03 1,5 15 18 8 0 25 42 43

563_A Woonboten 03 1,5 15 18 8 2 24 41 42

564_A Woonboten 03 1,5 15 18 8 0 24 41 42

565_A Woonboten 03 1,5 15 18 8 1 25 41 42

566_A Woonboten 03 1,5 15 18 8 0 24 41 42

567_A Woonboten 03 1,5 14 18 8 1 26 42 43

568_A Woonboten 03 1,5 12 17 9 2 24 42 43

569_A Woonboten 03 1,5 22 17 7 7 37 43 44

570_A Woonboten 03 1,5 15 18 9 0 24 42 43

571_A Woonboten 03 1,5 14 18 8 1 24 41 42

572_A Woonboten 03 1,5 14 18 8 1 23 42 43

573_A Woonboten 03 1,5 30 21 9 5 38 38 41

574_A Woonboten 03 1,5 29 21 9 4 36 38 41

575_A Woonboten 03 1,5 30 21 9 5 38 38 42

576_A Woonboten 03 1,5 29 21 9 5 37 38 41

577_A Woonboten 03 1,5 30 21 9 4 37 38 41

578_A Woonboten 03 1,5 29 21 9 4 36 38 41

579_A Woonboten 03 1,5 31 20 9 5 40 39 43

580_A Woonboten 03 1,5 27 20 9 3 34 39 41

581_A Woonboten 03 1,5 11 19 4 10 22 43 44

582_A Woonboten 03 1,5 28 21 9 3 35 38 41

583_A Woonboten 03 1,5 30 21 9 5 40 38 43

584_A Woonboten 03 1,5 28 21 9 3 35 38 41

585_A Woonboten 04 1,5 25 22 5 1 30 39 41

586_A Woonboten 04 1,5 23 18 7 0 28 40 41

587_A Woonboten 04 1,5 10 2 10 10 -3 53 54

588_A Woonboten 04 1,5 23 17 7 -2 28 47 48

589_A Woonboten 04 1,5 24 19 6 1 27 40 41

590_A Woonboten 04 1,5 25 20 5 1 29 39 40

591_A Woonboten 04 1,5 24 19 7 0 28 40 41

592_A Woonboten 04 1,5 24 20 7 1 28 40 41

593_A Woonboten 04 1,5 16 16 10 1 29 48 49

594_A Woonboten 04 1,5 16 19 9 3 32 42 43

595_A Woonboten 04 1,5 21 22 10 5 29 42 43

596_A Woonboten 04 1,5 16 20 9 2 31 42 43

597_A Woonboten 04 1,5 16 19 9 1 31 44 45

598_A Woonboten 04 1,5 16 19 9 2 32 44 45

599_A Woonboten 04 1,5 16 18 9 2 31 47 48

600_A Woonboten 04 1,5 16 20 9 2 32 42 43

601_A Woonboten 05 1,5 27 20 7 2 34 39 41

602_A Woonboten 05 1,5 26 19 9 2 32 40 42

603_A Woonboten 05 1,5 10 -1 10 10 2 47 48
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604_A Woonboten 05 1,5 27 20 8 2 33 39 41

605_A Woonboten 05 1,5 27 20 8 2 33 39 41

606_A Woonboten 05 1,5 26 19 8 2 33 40 41

607_A Woonboten 05 1,5 13 17 8 -1 25 44 45

608_A Woonboten 05 1,5 14 18 7 0 26 42 43

609_A Woonboten 05 1,5 21 21 11 5 29 43 44

610_A Woonboten 05 1,5 14 18 8 -1 27 42 43

611_A Woonboten 05 1,5 13 17 7 -1 27 42 43

612_A Woonboten 05 1,5 13 18 8 -1 25 42 43

Maximale waarden 58 56 40 40 61 58 61



 

Bestemmingsplan De Houthaven 2013 20120907-18 
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder 
Bijlagenrapport bij het rapport ... 5 augustus 2013 
 Bladzijde 8 

Bijlagen VI Overzicht dove gevels, stille zijden en gevels met hogere waarden 
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Polylijn

N.Lenaarts
Polylijn

N.Lenaarts
Polylijn

N.Lenaarts
Polylijn

f.vandorresteijn
Polylijn

N.Lenaarts
Tekstvak
< 2,5 m

f.vandorresteijn
Polylijn

f.vandorresteijn
Polylijn

N.Lenaarts
Tekstvak
Legenda:Stille zijde gehele gevelStille zijde onder/boven aangegeven hoogte,rest hogere waardeDove gevel onder/boven aangegeven hoogte,rest hogere waardeHogere waarde gehele gevel

N.Lenaarts
Lijn

N.Lenaarts
Lijn

N.Lenaarts
Tekstvak
< 2,5 m

N.Lenaarts
Lijn

N.Lenaarts
Tekstvak
> 2,5 m

N.Lenaarts
Lijn

N.Lenaarts
Polylijn




