
In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken brandweer, politie, gemeenten en GHOR samen aan veiligheid.

BIJLAGE 2: toetsingscriteria bluswatervoorziening en bluswater

De onderstaande figuren en teksten zijn overgenomen uit de Handreiking Bluswatervoorziening en 
Bereikbaarheid 2019 van Brandweer Nederland, januari 2020.

Als bluswatervoorziening voor woningen is een capaciteit van 500 liter per minuut nodig. Hieronder 
staan de afstanden van het brandweervoertuig tot woning respectievelijk bluswatervoorziening.


