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dak voorzien van pv-panelen

PV-panelen zijn niet zichtbaar vanaf straatniveau

en vallen binnen het bestaande dakvlak

serviceluik
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-150 m³

-150 m³
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-75 m³
-75 m³
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∅125

∅125
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∅125

-402 m³

-300 m³

-420 m³-150 m³

-300 m³

-300 m³

-300 m³
-150 m³

-150 m³

-150 m³

-75 m³

-442 m³

-140 m³

-140 m³

-215 m³

-507 m³

-165 m³

-300 m³ -870 m³

-2575 m³

-400 m³

-501 m³

-276 m³

-326 m³

-225 m³

-300 m³ -75 m³

-115 m³

Renvooi:
Lucht retourkanaal (verzinkt)

Afzuigventiel.

Inregelklep

Lucht retourkanaal flexibel (verzinkt)
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Sanitaire installaties
-
Heer & Huis Bouwt BV

Watersley
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Kelder

Alle meten in het werk te controleren 

Hotel


