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Balustrade 1000 + peil vlonder

Vlonder op 1200+ vloer kelder.
Gelijk aan niveau terras buiten.

bestaande muur

Bestaande overhangende terras

bestaande kruisgewelf

bestaande pekelbakken
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A.-1.25
Berging
BOpp.: 74,24 m2

C.-1.12
Berging
BOpp.: 87,63 m2

C.-1.06
Berging
BOpp.: 148,26 m2

A.-1.08
Proeflokaal
BOpp.: 172,08 m2

A.-1.27
Techniek
BOpp.: 22,39 m2

A.-1.28
Techniek
BOpp.: 10,68 m2

A.-1.20
Berging
BOpp.: 50,83 m2

A.-1.19
Berging
BOpp.: 62,74 m2

A.-1.14
gewelfkelder
BOpp.: 40,16 m2

A.-1.13
keuken
BOpp.: 42,26 m2

A.-1.11
Berging
BOpp.: 20,23 m2

A.-1.10
Berging
BOpp.: 25,23 m2

A.-1.05
Techniek
BOpp.: 14,57 m2

A.-1.04
Berging
BOpp.: 14,57 m2

A.-1.03
Berging
BOpp.: 12,56 m2
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Berging
BOpp.: 19,35 m2

A.-1.01
Berging
BOpp.: 36,78 m2
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BOpp.: 24,53 m2

C.-1.02
Berging
BOpp.: 17,42 m2
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berging
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Gang
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BOpp.: 306,68 m2A.-1.07
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trappenhuis
BOpp.: 2,39 m2
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RENVOOI

prefab beton, conf. opg. constr

spouwmuurisolaƟe, dikte conf. EPC berekening

gevelmetselwerk (waalformaat)

gevelmetselwerk staand gemetseld (waalformaat)

lichte systeemwand (metal-stud)

lichte systeemwand (metal-stud)

bestaande construcƟe

Geluidwering tussen ruimten verbouw conform afdeling 3.4, arƟkel 3.17 van het bouwbesluit.

Riolering
  Binnenriolering overeenkomsƟg NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur
  Principe buitenriolering overeenkomsƟg situaƟetekening
  DefiniƟeve tekeningen van de buitenriolering worden in de uitvoeringsfase vervaardigd
  na overleg met de gemeente over de aansluiƟng en hierna ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Brandwerendheid overeenkomsƟg rapportage GBB
Zelfsluitendheid overeenkomsƟg rapportage GBB

Ventilatie conform NEN 1087
  Principe venƟlaƟe appartementen, studio's en hotelkamers volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

InstallaƟes
  Principe aanduiding plaats installaƟes overeenkomsƟg het dakaanzicht
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Zonnepanelen overeenkomstig tekening
  DefiniƟef aantal en plaats uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

De voorzieningen voor drinkwater voldoen aan bij het ministerie aangewezen voorschriŌen
  overeenkomsƟg afdeling 6.3, arƟkel 6.13 van het bouwbesluit

Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeurkozijnen is 850x2300mm,
  tenzij anders aangegeven

Maximale opstap mogelijkheid is nergens hoger dan 20mm in de toegankelijkheidssector,
  overeenkomstig afdeling 4.4 van het bouwbesluit.

Meterkasten conform NEN 2768

Al de balustrades zijn minimaal 1000mm hoog en uitgevoerd
  overeenkomsƟg de arƟkelen 2.15 en 2.17 van het bouwbesluit
Al de trappen hebben een maximale aantrede van 240mm en een maximale optrede van 178mm

Wateropname conform Artikel 3.23 van het bouwbesluit en de NEN 2778
  wering van vocht binnen:

BrandinstallaƟe overeenkomsƟg rapportage GBB

RENVOOI

RENVOOI

WBDBO 30  minuten

WBDBO 30  minuten en zelfsluitend

plaats brandweerkluis

20

WBD 20  minuten

w.p. warmtepomp

unit mechanische venƟlaƟe

afzuigpunt mechanische venƟlaƟe

30
30

WBDBO 60  minuten

60

vluchtroute / nooduitgang

p.s. panieksluiƟng deur / deur te openen zonder
gebruik te maken van een sleutel

noodverlichƟng

draagbaar blusmiddel

WBDBO 60  minuten

brandslanghaspel

technische zone
aanduiding in

tekst

Installatie / technische zone
Zones of ruimtes met deze arcering worden in de bestaande en
nieuwe situatie als techniek zone gebruikt. Toelichting volgt
tekstueel. Dakdoorvoeren kloosterdeel zijn allen in de hellende
daken aan het binnenterrein gesitueerd en dus niet van buitenaf
zichtbaar. Nieuwe schachten blijven zo veel mogelijk buiten de
ruimtes met monumentale waarden.
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bestaande balustrade

verwijderen
bestaande balustrade
op 1000 mm + vloer
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Houten wenteltrap
gemaakt door paters.
diameter:  

optrede: 
aantrede: 

hoge raam, doorbraak
gemaakt om de
wenteltrap te plaatsen

Bestaande
raamopeningen met
hardsteen omlijsting
voorzien van glazen

invulling.

Receptie met inrichting
gerealiseerd door

stichting Pergamijn
kozijn uit ca. 1900 met
glas in lood invulling

Oude deurpartij van het
kasteel uit 1752 met

jongere deur en
bovenlicht
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opstelruimte
warmtepomp boiler

1000x600

Daikin 200 L WP boiler
230 V

max. 1,5 kW
max 2,4 A opstelruimte

warmtepomp boiler
1000x600

Daikin 200 L WP boiler
230 V

max. 1,5 kW
max 2,4 A opstelruimte

warmtepomp boiler
1000x600

Daikin 200 L WP boiler
230 V

max. 1,5 kW
max 2,4 A
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Max aantal
personen: 2

Max aantal
personen: 1
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personen: 1
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personen: 1 Max aantal
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Lambrisering in de gangen aan te
brengen:

hoogte niet hoger dan roeden in de
raamvleugels van de kozijnen,

kleur ral 7032

Lambrisering in de gangen aan te
brengen:

hoogte niet hoger dan roeden in de
raamvleugels van de kozijnen,

kleur ral 7032
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berging
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berging
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afmetingen

ntb

Ventilatiebox
230 V

max. 85 W
0,8 A

Ve
nt

ila
tie

bo
x

23
0 

V
m

ax
. 8

5 
W

0,
8 

A

Ve
nt

ila
tie

bo
x

23
0 

V
m

ax
. 8

5 
W

0,
8 

A

Ve
nt

ila
tie

bo
x

23
0 

V
m

ax
. 8

5 
W

0,
8 

A

Ve
nt

ila
tie

bo
x

23
0 

V
m

ax
. 8

5 
W

0,
8 

A

schacht
afmetingen

n.t.b.

schacht
afmetingen

n.t.b.

schacht
afmetingen

n.t.b.

schacht
afmetingen

n.t.b.

schacht
afmetingen

n.t.b.

A.0.02
Vergaderruimte
BOpp.: 21,23 m2

A.0.03
Vergaderruimte
BOpp.: 17,58 m2

A.0.04
Vergaderruimte
BOpp.: 17,00 m2

A.0.05
Vergaderruimte
BOpp.: 17,58 m2

A.0.06
Vergaderruimte
BOpp.: 35,17 m2

A.0.08
Restaurant
BOpp.: 168,88 m2

A.0.09
Spoelkeuken
BOpp.: 20,15 m2

A.0.10
Toiletten
BOpp.: 14,54 m2

A.0.11
Toiletten
BOpp.: 13,26 m2

A.0.12
Vergaderruimte
BOpp.: 64,01 m2

A.0.17
Hoofdentree
BOpp.: 56,50 m2

A.0.18
kantoor
BOpp.: 11,35 m2

A.0.19
kantoor
BOpp.: 12,10 m2

A.0.20
kantoor
BOpp.: 17,19 m2

A.0.22
Vergaderruimte
BOpp.: 50,36 m2

B.0.17
Berging
BOpp.: 10,32 m2

B.0.16
voorportaal
BOpp.: 12,15 m2

B.0.15
Toilet
BOpp.: 8,12 m2

B.0.11
berging
BOpp.: 8,16 m2

B.0.12
berging
BOpp.: 10,41 m2

A.0.01
Gang
BOpp.: 71,43 m2

B.0.14
Toiletten
BOpp.: 11,40 m2

1.3.0.04
appartement
BOpp.: 59,10 m2

1.3.0.03
appartement
BOpp.: 58,44 m2

1.3.0.02
appartement
BOpp.: 59,72 m2

1.3.0.01
appartement
BOpp.: 81,79 m2

A.0.23
vergaderruimte
BOpp.: 198,65 m2

A.0.21
berging
BOpp.: 3,27 m2

A.0.07
Gang
BOpp.: 184,39 m2

1.3.0.51
gang
BOpp.: 148,52 m2

1.3.0.61
berging
BOpp.: 12,04 m2

B.0.13
Gang met trappenhuis
BOpp.: 140,28 m2

B.0.01
trappenhuis
BOpp.: 15,34 m2

A.0.14
trappenhuis
BOpp.: 36,47 m2

1.3.0.63
berging
BOpp.: 5,50 m2

1.3.0.64
berging
BOpp.: 5,50 m2

A.0.29
spreekkamer
BOpp.: 20,97 m2

A.0.25
spreekkamer
BOpp.: 26,14 m2

A.0.27
spreekkamer
BOpp.: 14,03 m2

K.0.28
behandelruimte
BOpp.: 15,86 m2

A.0.24
spreekkamer
BOpp.: 17,88 m2

A.0.32
behandelruimte
BOpp.: 53,37 m2

B.0.07
Fitness
BOpp.: 124,60 m2

B.0.08
Fitness
BOpp.: 144,20 m2

B.0.09
Fitness
BOpp.: 192,47 m2

B.0.10
Kantoor
BOpp.: 13,91 m2

B.0.06
toiletruimte
BOpp.: 27,43 m2

B.0.02
toiletruimte
BOpp.: 22,82 m2

B.0.04
gang
BOpp.: 5,25 m2

-
vide techniekruimte
BOpp.: 57,36 m2

1.3.0.05
appartement
BOpp.: 52,07 m2

B.0.03
berging
BOpp.: 1,78 m2

B.0.05
toilet
BOpp.: 1,60 m2

A.0.26
gang
BOpp.: 25,52 m2

A.0.30
toilet
BOpp.: 4,81 m2

A.0.31
toilet
BOpp.: 5,15 m2

A.0.13
kleedruimtes
BOpp.: 8,70 m2

A.0.15
berging
BOpp.: 2,33 m2

A.0.16
berging
BOpp.: 2,43 m2

1.3.0.50
trappenhuis
BOpp.: 29,98 m2

RENVOOI

prefab beton, conf. opg. constr

spouwmuurisolaƟe, dikte conf. EPC berekening

gevelmetselwerk (waalformaat)

gevelmetselwerk staand gemetseld (waalformaat)

lichte systeemwand (metal-stud)

lichte systeemwand (metal-stud)

bestaande construcƟe

Geluidwering tussen ruimten verbouw conform afdeling 3.4, arƟkel 3.17 van het bouwbesluit.

Riolering
  Binnenriolering overeenkomsƟg NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur
  Principe buitenriolering overeenkomsƟg situaƟetekening
  DefiniƟeve tekeningen van de buitenriolering worden in de uitvoeringsfase vervaardigd
  na overleg met de gemeente over de aansluiƟng en hierna ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Brandwerendheid overeenkomsƟg rapportage GBB
Zelfsluitendheid overeenkomsƟg rapportage GBB

Ventilatie conform NEN 1087
  Principe venƟlaƟe appartementen, studio's en hotelkamers volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

InstallaƟes
  Principe aanduiding plaats installaƟes overeenkomsƟg het dakaanzicht
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Zonnepanelen overeenkomstig tekening
  DefiniƟef aantal en plaats uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

De voorzieningen voor drinkwater voldoen aan bij het ministerie aangewezen voorschriŌen
  overeenkomsƟg afdeling 6.3, arƟkel 6.13 van het bouwbesluit

Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeurkozijnen is 850x2300mm,
  tenzij anders aangegeven

Maximale opstap mogelijkheid is nergens hoger dan 20mm in de toegankelijkheidssector,
  overeenkomstig afdeling 4.4 van het bouwbesluit.

Meterkasten conform NEN 2768

Al de balustrades zijn minimaal 1000mm hoog en uitgevoerd
  overeenkomsƟg de arƟkelen 2.15 en 2.17 van het bouwbesluit
Al de trappen hebben een maximale aantrede van 240mm en een maximale optrede van 178mm

Wateropname conform Artikel 3.23 van het bouwbesluit en de NEN 2778
  wering van vocht binnen:

BrandinstallaƟe overeenkomsƟg rapportage GBB

RENVOOI

RENVOOI

WBDBO 30  minuten

WBDBO 30  minuten en zelfsluitend

plaats brandweerkluis

20

WBD 20  minuten

w.p. warmtepomp

unit mechanische venƟlaƟe

afzuigpunt mechanische venƟlaƟe

30
30

WBDBO 60  minuten

60

vluchtroute / nooduitgang

p.s. panieksluiƟng deur / deur te openen zonder
gebruik te maken van een sleutel

noodverlichƟng

draagbaar blusmiddel

WBDBO 60  minuten

brandslanghaspel

technische zone
aanduiding in

tekst

Installatie / technische zone
Zones of ruimtes met deze arcering worden in de bestaande en
nieuwe situatie als techniek zone gebruikt. Toelichting volgt
tekstueel. Dakdoorvoeren kloosterdeel zijn allen in de hellende
daken aan het binnenterrein gesitueerd en dus niet van buitenaf
zichtbaar. Nieuwe schachten blijven zo veel mogelijk buiten de
ruimtes met monumentale waarden.
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bestaande balustrade

verwijderen
bestaande balustrade

herstellen
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verwijderen
bestaande balustrade
op 1000 mm + vloer
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Max aantal
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Max aantal
personen: 1

Max aantal
personen: 1

Max aantal
personen: 1

Max aantal
personen: 2

pantry

30

3030

30 30

schacht
afmetingen

n.t.b.

30

30

schacht
afmetingen

n.t.b.

30

30

schacht
afmetingen

n.t.b.

30

30

schacht
afmetingen

n.t.b.

30

30

sc
ha

ch
t

af
m

et
in

ge
n

n.
t.b

.

30

30

sc
ha

ch
t

af
m

et
in

ge
n

n.
t.b

.

30

30

sc
ha

ch
t

af
m

et
in

ge
n

n.
t.b

.

30

30

elektrakast

Waterpunt

Lambrisering in de gangen aan te
brengen:

hoogte niet hoger dan roeden in de
raamvleugels van de kozijnen,

kleur ral 7032

Lambrisering in de gangen aan te
brengen:

hoogte niet hoger dan roeden in de
raamvleugels van de kozijnen,

kleur ral 7032
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A.1.19
gang
BOpp.: 4,98 m2

A.1.07
berging
BOpp.: 1,98 m2

K.1.25
toiletten
BOpp.: 8,62 m2

A.1.26
gang
BOpp.: 2,33 m2

A.1.27
berging
BOpp.: 2,43 m2

1.3.1.50
trappenhuis
BOpp.: 29,56 m2

1.3.1.64
berging
BOpp.: 5,51 m2

1.3.1.61
berging
BOpp.: 5,51 m2

K.1.35
receptie
BOpp.: 13,42 m2

I

I

Kantoor
BOpp.: 12,47 m2

B.1.06
Vergaderruimte
BOpp.: 58,70 m2

B.1.07
kantoor
BOpp.: 136,36 m2

B.1.08
kantoor
BOpp.: 140,78 m2

B.1.02
Vergaderruimte
BOpp.: 30,42 m2

B.1.03
Vergaderruimte
BOpp.: 17,45 m2

B.1.04
Vergaderruimte
BOpp.: 7,86 m2

B.1.05
gang
BOpp.: 133,44 m2

B.1.10
Techniek
BOpp.: 7,76 m2

B.1.11
Pantry
BOpp.: 10,72 m2

B.1.13
vergaderruimte
BOpp.: 11,63 m2

B.1.14
vergaderruimte
BOpp.: 10,32 m2

A.1.02
behandelkamer
BOpp.: 39,29 m2

A.1.03
kantoor
BOpp.: 17,00 m2

A.1.04
behandelkamer
BOpp.: 36,69 m2

A.1.05
Kantoor
BOpp.: 17,15 m2

A.1.10
behandelkamer
BOpp.: 17,33 m2

A.1.12
kantoor
BOpp.: 8,90 m2

A.1.13
behandelkamer
BOpp.: 15,28 m2

A.1.15
behandelkamer
BOpp.: 16,80 m2

A.1.16
behandelkamer
BOpp.: 14,29 m2

A.1.14
behandelkamer
BOpp.: 27,92 m2

A.1.11
vergaderruimte
BOpp.: 8,67 m2

A.1.17
pantry
BOpp.: 23,20 m2

A.1.18
behandelruimte
BOpp.: 36,41 m2

A.1.20
behandelruimte
BOpp.: 35,70 m2

A.1.23
spreekkamer
BOpp.: 29,89 m2

A.1.28
behandelkamer
BOpp.: 12,69 m2

A.1.29
behandelkamer
BOpp.: 13,54 m2

A.1.30
Kantoor
BOpp.: 27,23 m2

A.1.31
kantoor
BOpp.: 46,28 m2

A.1.21
gang
BOpp.: 31,90 m2

A.1.32
kapel
BOpp.: 197,53 m2

K.1.36
pantry
BOpp.: 9,95 m2

K.1.37
behandelkamer
BOpp.: 13,50 m2

A.1.38
behandelkamer
BOpp.: 13,43 m2

K.1.39
behandelkamer
BOpp.: 16,11 m2

A.1.40
back-office
BOpp.: 74,34 m2

A.1.33
Toilet
BOpp.: 9,35 m2

A.1.43
bespreekkamer
BOpp.: 11,16 m2

K.1.42
behandelkamer
BOpp.: 11,74 m2

A.1.45
behandelkamer
BOpp.: 9,59 m2

A.1.44
spreekkamer
BOpp.: 9,11 m2

A.1.46
groeps ruimte
BOpp.: 31,15 m2

A.1.41
gang
BOpp.: 29,53 m2

B.1.12
toilet
BOpp.: 8,12 m2

A.1.01
gang
BOpp.: 70,32 m2

K.1.09
gang
BOpp.: 37,31 m2

B.1.15
toiletten
BOpp.: 11,40 m2

1.3.1.06
appartement
BOpp.: 53,26 m2

C.1.04
appartement
BOpp.: 59,10 m2

1.3.1.02
appartement
BOpp.: 59,72 m2

1.3.1.01
appartement
BOpp.: 81,79 m2

1.3.1.03
appartement
BOpp.: 55,49 m2

A.1.08
toiletten
BOpp.: 7,89 m2

A.1.22
back-office
BOpp.: 12,13 m2

1.3.1.60
Berging
BOpp.: 11,73 m2

1.3.1.51
gang
BOpp.: 148,70 m2

B.1.09
gang met trappenhuis
BOpp.: 140,28 m2

A.1.24
gang met trappenhuis
BOpp.: 36,47 m2

B.1.01
trappenhuis
BOpp.: 15,34 m2

1.3.1.63
berging
BOpp.: 5,43 m2

1.3.1.05
appartement
BOpp.: 59,10 m2

A.1.06
gang
BOpp.: 184,10 m2

1.3.1.62
berging
BOpp.: 5,43 m2
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A.1.34
Toilet
BOpp.: 9,87 m2

RENVOOI

prefab beton, conf. opg. constr

spouwmuurisolaƟe, dikte conf. EPC berekening

gevelmetselwerk (waalformaat)

gevelmetselwerk staand gemetseld (waalformaat)

lichte systeemwand (metal-stud)

lichte systeemwand (metal-stud)

bestaande construcƟe

Geluidwering tussen ruimten verbouw conform afdeling 3.4, arƟkel 3.17 van het bouwbesluit.

Riolering
  Binnenriolering overeenkomsƟg NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur
  Principe buitenriolering overeenkomsƟg situaƟetekening
  DefiniƟeve tekeningen van de buitenriolering worden in de uitvoeringsfase vervaardigd
  na overleg met de gemeente over de aansluiƟng en hierna ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Brandwerendheid overeenkomsƟg rapportage GBB
Zelfsluitendheid overeenkomsƟg rapportage GBB

Ventilatie conform NEN 1087
  Principe venƟlaƟe appartementen, studio's en hotelkamers volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

InstallaƟes
  Principe aanduiding plaats installaƟes overeenkomsƟg het dakaanzicht
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Zonnepanelen overeenkomstig tekening
  DefiniƟef aantal en plaats uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

De voorzieningen voor drinkwater voldoen aan bij het ministerie aangewezen voorschriŌen
  overeenkomsƟg afdeling 6.3, arƟkel 6.13 van het bouwbesluit

Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeurkozijnen is 850x2300mm,
  tenzij anders aangegeven

Maximale opstap mogelijkheid is nergens hoger dan 20mm in de toegankelijkheidssector,
  overeenkomstig afdeling 4.4 van het bouwbesluit.

Meterkasten conform NEN 2768

Al de balustrades zijn minimaal 1000mm hoog en uitgevoerd
  overeenkomsƟg de arƟkelen 2.15 en 2.17 van het bouwbesluit
Al de trappen hebben een maximale aantrede van 240mm en een maximale optrede van 178mm

Wateropname conform Artikel 3.23 van het bouwbesluit en de NEN 2778
  wering van vocht binnen:

BrandinstallaƟe overeenkomsƟg rapportage GBB

RENVOOI

RENVOOI

WBDBO 30  minuten

WBDBO 30  minuten en zelfsluitend

plaats brandweerkluis

20

WBD 20  minuten

w.p. warmtepomp

unit mechanische venƟlaƟe

afzuigpunt mechanische venƟlaƟe

30
30

WBDBO 60  minuten

60

vluchtroute / nooduitgang

p.s. panieksluiƟng deur / deur te openen zonder
gebruik te maken van een sleutel

noodverlichƟng

draagbaar blusmiddel

WBDBO 60  minuten

brandslanghaspel
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technische zone
aanduiding in

tekst

Installatie / technische zone
Zones of ruimtes met deze arcering worden in de bestaande en
nieuwe situatie als techniek zone gebruikt. Toelichting volgt
tekstueel. Dakdoorvoeren kloosterdeel zijn allen in de hellende
daken aan het binnenterrein gesitueerd en dus niet van buitenaf
zichtbaar. Nieuwe schachten blijven zo veel mogelijk buiten de
ruimtes met monumentale waarden.



GSPublisherVersion 680.29.69.99
schaal

A1 841x594
formaat

onderdeel

project

opdrachtgever

deze tekening is eigendom van

Phidias Community Innovation,

en mag zonder schriftelijk

toestemming niet gereproduceerd

of anderszins gebruikt worden

Phidias Community Innovation

6132 KA Sittard

E info@phidias.pro

T +31 467111736

Watersley 31

fase

2e verdieping, Renvooien

Watersley Sports & Talentpark
Watersley 32

Sittard

011n

6132KA

project nummer

Phidias Community Innovation
W a t e r s l e y  3 1

6 1 3 2 K A S i t t a r d
+31 (0) 46 711 1736

i n f o @ p h i d i a s . p r o

Herontwikkeling Klooster
Watersley 1
6132KA Sittard

Uitvoeringsgereed

datum
22-11-2022

Deze tekening is eigendom van
Phidias Community Innovation

en mag zonder schriftelijk
toestemming niet gereproduceerd

of anderszins gebruikt worden

1:100

 TO - Plattegronden (Nieuw)

A0 1181x841

T0.04

1

2

3

4

5

67891011121314151617181920

21

22

23

24

NEER OP

24
O

 x
 1

66
23

A 
x 

33
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

1718192021222324

N
E

E
R

O
P 24O x 167

23A x 255

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NEER

OP

12
O

 x
 1

67
11

A 
x 

28
8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NEER

OP

12
O

 x
 1

67
11

A 
x 

28
8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

1718192021222324

N
E

E
R

O
P 24O x 166

23A x 255

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NEER

OP

12
O

 x
 1

67
11

A 
x 

28
8

12345

N
E

E
R

O
P5O x 150

4A x 270

12345678

9 10 11 12 13 14 15 16

N
E

E
R

O
P16O x 172

15A x 330

12345678

9 10 11 12 13 14 15 16

N
E

E
R

O
P16O x 172

15A x 330

1 2 34
56
78

91011121314
15
16 17 18 19

N
EER
O

P

19O x 183
18A x 220

1 2

3
4567

8
9

10 N
EER
O

P

10O x 183
9A x 220

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

NEER

OP

13
O

 x
 1

85
12

A 
x 

22
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

NEER

OP

13
O

 x
 1

85
12

A 
x 

22
0

1

2

3

NEER

OP

3O
 x

 1
52

2A
 x

 2
67

B

1 2 4 5 6 87 9

10

C

E

G

H

23222120191817161514

26

A

A

J

I

L

M

O

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2524

13

11

D

2

12

K

N

2
2

4
4

5
5

1
1

6
6

7
7

C1

D

C1

47.100

400 4.600 300 6.778 145 6.778 300 875 200 5.625 300 6.778 145 6.778 300 6.400 400

47.100

400 4.755 145 6.778 145 6.778 300 6.700 300 6.778 145 6.778 300 2.500 400 3.500 400

13
.1

00

3.
60

0
5.

90
0

3.
60

0

10
0

8.
85

0

80
0

3.
53

3
14

5
3.

53
2

14
5

3.
62

1
15

0

10
.8

50

1.150 1.100 750 1.131 2.530 959 2.530 960 2.530 1.010 1.380 2.530 1.050 2.530 1.720 2.530 1.720 2.530 1.720 2.530 540 1.475 1.940 1.475 815 2.530 935 1.925 1.550 2.025 400

3.000 11.650 20.780 400 4.090 400 4.280 5.500 400

3.000 11.650 20.780 4.890 4.280 5.500 400

50.500

5.
45

0
1.

62
4

1.
10

0
1.

00
7

1.
10

0
1.

86
9

5.
45

0
40

0
5.

90
0

40
0

5.
45

0
6.

70
0

12
.1

50

1.130 2.530 960 2.530 960 2.530 1.010 710 2.530 1.720 2.530 1.720 2.530 1.720 2.530 1.720 2.530 1.720 2.530 1.695 2.530 1.235 971 1.380 644 1.380 1.125 400

400 11.250 29.550 400 5.500 400

11.650 29.950 5.500 400

47.500

3.
55

6
1.

50
0

87
4

1.
50

0
3.

37
0

1.
50

0
1.

67
0

1.
50

0
79

5
1.

50
0

3.
00

0
1.

13
5

1.
60

0
1.

25
0

1.
70

5
1.

50
0

1.
51

5
1.

50
0

2.
93

0
1.

50
0

1.
22

5
1.

50
0

2.
99

5
1.

50
0

1.
21

0
1.

50
0

1.
89

0

60
0

20
.1

65
60

0
2.

78
5

60
0

22
.4

70

47
.2

20

1.805 1.390 1.110 1.390 1.110 1.390 1.585

600 8.580 600

9.780

44.680

1.245 1.390 1.090 1.390 1.150 1.390 2.250 1.390 2.630 1.390 1.060 1.390 805
380

1.390 710 1.390 710 1.390
430

855 1.390 1.060 1.390 2.630 1.390 2.250 1.390 1.150 1.390 1.255 1.390 970

18.570 6.400 18.510

18.570 6.400 18.510

71
0

1.
05

8
99

2
1.

44
5

1.
50

0
2.

95
1

1.
50

0
2.

93
0

1.
50

0
2.

93
0

1.
50

0
2.

93
0

1.
50

0
1.

51
1

59
8

74
6

1.
50

0
2.

38
5

1.
50

0
2.

48
5

1.
50

0
2.

80
0

1.
50

0
57

5
1.

50
0

72
5

1.
50

0
72

5
1.

50
0

57
5

1.
50

0
2.

75
0

60
0

2.
16

0
22

.1
97

59
8

60
0

24
.3

66

2.
76

0
22

.1
97

59
8

25
.7

66

51
.3

21

7640

8000

8730

8000

2.845 145 5.905

3.
53

3
14

5
3.

53
2

14
5

3.
39

6

5.905

100 1.70010
0

91
5

3.
80

3
14

5
3.

64
5

14
5

3.
56

0
14

5
4.

67
2

14
5

5.
53

5

4.770 145 5.065

75
2.

64
0

4.
15

0
75

6.
71

5

5.
10

0
14

5
4.

72
5

14
5

4.
84

0
14

5
5.

06
5

3.
79

5
14

5
3.

46
5

14
5

3.
46

5
14

5
3.

68
5

20
0

6.
82

5

5.310

5.833

6.
71

5

Lambrisering in de gangen aan te
brengen:

hoogte niet hoger dan roeden in de
raamvleugels van de kozijnen,

kleur n.t.b.

Lambrisering in de gangen aan te
brengen:

hoogte niet hoger dan roeden in de
raamvleugels van de kozijnen,

kleur n.t.b.
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B.2.13
toiletten
BOpp.: 11,40 m2

1.3.2.06
appartement
BOpp.: 53,23 m2

1.3.2.04
appartement
BOpp.: 59,18 m2

1.3.2.02
appartement
BOpp.: 59,72 m2

1.3.2.01
tempy appartement
BOpp.: 81,79 m21.3.2.03

appartement
BOpp.: 55,49 m2

B.2.03
kantoor
BOpp.: 58,70 m2

B.2.04
kantoor
BOpp.: 136,34 m2

B.2.02
gang
BOpp.: 114,65 m2

B.2.07
kantoor
BOpp.: 70,06 m2

B.2.06
pantry
BOpp.: 12,91 m2

A.2.02
kamer
BOpp.: 27,70 m2

A.2.03
kamer
BOpp.: 14,23 m2

A.2.04
kamer
BOpp.: 13,33 m2

A.2.05
kamer
BOpp.: 13,33 m2

A.2.10
kamer
BOpp.: 21,64 m2

A.2.11
kamer
BOpp.: 21,11 m2

A.2.12
kamer
BOpp.: 20,60 m2

A.2.14
kamer
BOpp.: 23,24 m2

A.2.15
kamer
BOpp.: 25,56 m2

A.2.16
kamer
BOpp.: 27,25 m2

A.2.21
kamer
BOpp.: 33,57 m2

A.2.22
kamer
BOpp.: 25,38 m2

A.2.23
kamer
BOpp.: 27,25 m2

A.2.28
kamer
BOpp.: 16,86 m2

H.2.29
kamer
BOpp.: 16,09 m2

H.2.30
kamer
BOpp.: 15,66 m2

A.2.31
kamer
BOpp.: 23,52 m2

H.2.32
kamer
BOpp.: 28,71 m2

A.2.34
kamer
BOpp.: 15,89 m2

H.2.35
kamer
BOpp.: 16,25 m2

A.2.07
gang
BOpp.: 256,95 m2

H.2.08
gang
BOpp.: 53,85 m2

H.2.27
gang
BOpp.: 98,62 m2

B.2.12
serverruimte
BOpp.: 10,32 m2

B.2.11
kantoor
BOpp.: 11,63 m2

B.2.10
toilet
BOpp.: 8,12 m2

B.2.05
kantoor
BOpp.: 69,65 m2

B.2.08
vergaderruimte
BOpp.: 19,43 m2

1.3.2.60
berging
BOpp.: 12,40 m2

1.3.2.51
gang
BOpp.: 165,56 m2

B.2.09
gang met trappenhuis
BOpp.: 140,28 m2

A.2.20
trappenhuis
BOpp.: 26,32 m2

B.2.01
trappenhuis
BOpp.: 15,34 m2

A.2.26
kapel
BOpp.: 35,36 m2

A.2.17
Toiletten
BOpp.: 8,77 m2

1.3.2.05
appartement
BOpp.: 59,10 m2

A.2.06
kamer
BOpp.: 14,74 m2

A.2.01
gang
BOpp.: 256,95 m2

A.2.13
berging
BOpp.: 21,35 m2

A.2.21
linnenkamer
BOpp.: 8,90 m2

A.2.19
bergruimte
BOpp.: 2,43 m2

A.2.18
bergruimte
BOpp.: 2,33 m2

1.3.2.50
trappenhuis
BOpp.: 29,80 m2

1.3.2.64
berging
BOpp.: 5,38 m2

1.3.2.62
berging
BOpp.: 5,58 m2

H.2.24
kamer
BOpp.: 23,15 m2

H.2.25
kamer
BOpp.: 18,17 m2

H.2.33
kamer
BOpp.: 15,88 m2

I

I

1.3.2.61
berging
BOpp.: 5,25 m2

1.3.2.63
berging
BOpp.: 5,52 m2
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kamer
BOpp.: 21,98 m2

RENVOOI

prefab beton, conf. opg. constr

spouwmuurisolaƟe, dikte conf. EPC berekening

gevelmetselwerk (waalformaat)

gevelmetselwerk staand gemetseld (waalformaat)

lichte systeemwand (metal-stud)

lichte systeemwand (metal-stud)

bestaande construcƟe

Geluidwering tussen ruimten verbouw conform afdeling 3.4, arƟkel 3.17 van het bouwbesluit.

Riolering
  Binnenriolering overeenkomsƟg NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur
  Principe buitenriolering overeenkomsƟg situaƟetekening
  DefiniƟeve tekeningen van de buitenriolering worden in de uitvoeringsfase vervaardigd
  na overleg met de gemeente over de aansluiƟng en hierna ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Brandwerendheid overeenkomsƟg rapportage GBB
Zelfsluitendheid overeenkomsƟg rapportage GBB

Ventilatie conform NEN 1087
  Principe venƟlaƟe appartementen, studio's en hotelkamers volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

InstallaƟes
  Principe aanduiding plaats installaƟes overeenkomsƟg het dakaanzicht
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Zonnepanelen overeenkomstig tekening
  DefiniƟef aantal en plaats uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

De voorzieningen voor drinkwater voldoen aan bij het ministerie aangewezen voorschriŌen
  overeenkomsƟg afdeling 6.3, arƟkel 6.13 van het bouwbesluit

Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeurkozijnen is 850x2300mm,
  tenzij anders aangegeven

Maximale opstap mogelijkheid is nergens hoger dan 20mm in de toegankelijkheidssector,
  overeenkomstig afdeling 4.4 van het bouwbesluit.

Meterkasten conform NEN 2768

Al de balustrades zijn minimaal 1000mm hoog en uitgevoerd
  overeenkomsƟg de arƟkelen 2.15 en 2.17 van het bouwbesluit
Al de trappen hebben een maximale aantrede van 240mm en een maximale optrede van 178mm

Wateropname conform Artikel 3.23 van het bouwbesluit en de NEN 2778
  wering van vocht binnen:

BrandinstallaƟe overeenkomsƟg rapportage GBB

RENVOOI

RENVOOI

WBDBO 30  minuten

WBDBO 30  minuten en zelfsluitend

plaats brandweerkluis

20

WBD 20  minuten

w.p. warmtepomp

unit mechanische venƟlaƟe

afzuigpunt mechanische venƟlaƟe

30
30

WBDBO 60  minuten

60

vluchtroute / nooduitgang

p.s. panieksluiƟng deur / deur te openen zonder
gebruik te maken van een sleutel

noodverlichƟng

draagbaar blusmiddel

WBDBO 60  minuten

brandslanghaspel
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technische zone
aanduiding in

tekst

Installatie / technische zone
Zones of ruimtes met deze arcering worden in de bestaande en
nieuwe situatie als techniek zone gebruikt. Toelichting volgt
tekstueel. Dakdoorvoeren kloosterdeel zijn allen in de hellende
daken aan het binnenterrein gesitueerd en dus niet van buitenaf
zichtbaar. Nieuwe schachten blijven zo veel mogelijk buiten de
ruimtes met monumentale waarden.
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Opstellingsruimte ATAG
WP boiler

230 V
Max. 1420 W
Max. 6,45 A
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Houten wenteltrap
gemaakt door paters.
diameter:  
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Wandkasten met kraaldelen
betimmering en dubbele
paneeldeuren uit 1902 op de
zolder van de rechter
dwarsvleugel.

Opstellingsruimte ATAG
WP boiler

230 V
Max. 1420 W
Max. 6,45 A

Opstellingsruimte ATAG
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Max. 1420 W
Max. 6,45 A
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Opstellingsruimte ATAG
WP boiler

230 V
Max. 1420 W
Max. 6,45 A
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Ventilatiebox
230 V

max. 85 W
0,8 A

Ventilatiebox
230 V

max. 85 W
0,8 A

Ventilatiebox
230 V

max. 85 W
0,8 A Daikin 260 L WP boiler

230 V
max. 1,5 kW
max 2,4 A
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B.3.04
kantoor
BOpp.: 32,49 m2

B.3.06
kantoor
BOpp.: 19,75 m2

B.3.08
Kantoor
BOpp.: 19,75 m2

B.3.10
Kantoor
BOpp.: 19,75 m2

B.3.12
kantoor
BOpp.: 19,75 m2

B.3.14
kantoor
BOpp.: 19,75 m2

B.3.16
kantoor
BOpp.: 19,75 m2

B.3.18
kantoor
BOpp.: 19,75 m2

B.3.19
kantoor
BOpp.: 19,81 m2

B.3.03
kantoor
BOpp.: 21,74 m2

B.3.05
kantoor
BOpp.: 20,26 m2

B.3.07
kantoor
BOpp.: 19,13 m2

B.3.09
kantoor
BOpp.: 19,13 m2

B.3.11
Kantoor
BOpp.: 19,13 m2

B.3.13
kantoor
BOpp.: 19,13 m2

B.3.15
kantoor
BOpp.: 19,13 m2

B.3.17
kantoor
BOpp.: 45,39 m2

B.3.24
kantoor
BOpp.: 27,67 m2

A.3.02
kamer
BOpp.: 21,98 m2

H.3.03
kamer
BOpp.: 17,20 m2

H.3.05
kamer
BOpp.: 11,75 m2

A.3.08
kamer
BOpp.: 24,53 m2

A.3.09
kamer
BOpp.: 11,82 m2

A.3.10
kamer
BOpp.: 12,53 m2

A.3.11
kamer
BOpp.: 19,47 m2

A.3.12
kamer
BOpp.: 16,29 m2

A.3.18
gang
BOpp.: 129,92 m2

A.3.17
kamer
BOpp.: 37,15 m2

A.3.14
kamer
BOpp.: 16,34 m2

A.3.13
kamer
BOpp.: 26,06 m2

C.3.05
appartement
BOpp.: 61,80 m2

1.3.3.06
studio
BOpp.: 42,26 m2

C.3.04
studio
BOpp.: 36,28 m2

1.3.3.08
studio
BOpp.: 34,56 m2

1.3.3.09
studio
BOpp.: 35,49 m2

C.3.12
studio
BOpp.: 35,10 m2

B.3.23
vergaderruimte
BOpp.: 10,32 m2

1.3.3.90
Wasruimte
BOpp.: 13,00 m2

B.3.26
berging
BOpp.: 11,98 m2

B.3.25
toiletten
BOpp.: 12,20 m2

1.3.3.12
appartement
BOpp.: 59,70 m2

B.3.21
toiletten
BOpp.: 9,47 m2

1.3.3.51
Gang
BOpp.: 112,26 m2

B.3.22
gang met trappenhuis
BOpp.: 132,28 m2

B.3.01
trappenhuis
BOpp.: 15,34 m2 B.3.02

gang
BOpp.: 85,22 m2

A.3.01
gang
BOpp.: 87,04 m2

A.3.20
trappenhuis
BOpp.: 27,18 m2

A.3.19
toiletten
BOpp.: 8,70 m2

A.3.23
berging
BOpp.: 8,90 m2

A.3.31
onbenoemd
BOpp.: 160,68 m2

B.3.20
toiletten
BOpp.: 9,70 m2

1.3.3.07
studio
BOpp.: 36,44 m2

A.3.15
kamer
BOpp.: 16,69 m2

A.3.16
kamer
BOpp.: 16,36 m2

A.3.28
kamer
BOpp.: 16,34 m2

A.3.26
kamer
BOpp.: 16,35 m2

A.3.27
kamer
BOpp.: 26,55 m2

A.3.25
kamer
BOpp.: 16,35 m2

A.3.24
kamer
BOpp.: 16,34 m2

1.3.3.11
appartement
BOpp.: 45,12 m2

C.3.03
studio
BOpp.: 36,42 m2

1.3.3.01
studio
BOpp.: 39,63 m2

C.3.02
studio
BOpp.: 36,85 m2

A.3.04
kamer
BOpp.: 11,84 m2

H.3.06
kamer
BOpp.: 12,84 m2

A.3.07
gang
BOpp.: 36,41 m2

H.3.21
berging
BOpp.: 2,33 m2

H.3.22
berging
BOpp.: 2,43 m2

H.3.29
berging
BOpp.: 4,18 m2

A.3.30
gang
BOpp.: 25,81 m2

1.3.3.50
appartement
BOpp.: 23,56 m2

RENVOOI

prefab beton, conf. opg. constr

spouwmuurisolaƟe, dikte conf. EPC berekening

gevelmetselwerk (waalformaat)

gevelmetselwerk staand gemetseld (waalformaat)

lichte systeemwand (metal-stud)

lichte systeemwand (metal-stud)

bestaande construcƟe

Geluidwering tussen ruimten verbouw conform afdeling 3.4, arƟkel 3.17 van het bouwbesluit.

Riolering
  Binnenriolering overeenkomsƟg NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur
  Principe buitenriolering overeenkomsƟg situaƟetekening
  DefiniƟeve tekeningen van de buitenriolering worden in de uitvoeringsfase vervaardigd
  na overleg met de gemeente over de aansluiƟng en hierna ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Brandwerendheid overeenkomsƟg rapportage GBB
Zelfsluitendheid overeenkomsƟg rapportage GBB

Ventilatie conform NEN 1087
  Principe venƟlaƟe appartementen, studio's en hotelkamers volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

InstallaƟes
  Principe aanduiding plaats installaƟes overeenkomsƟg het dakaanzicht
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Zonnepanelen overeenkomstig tekening
  DefiniƟef aantal en plaats uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

De voorzieningen voor drinkwater voldoen aan bij het ministerie aangewezen voorschriŌen
  overeenkomsƟg afdeling 6.3, arƟkel 6.13 van het bouwbesluit

Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeurkozijnen is 850x2300mm,
  tenzij anders aangegeven

Maximale opstap mogelijkheid is nergens hoger dan 20mm in de toegankelijkheidssector,
  overeenkomstig afdeling 4.4 van het bouwbesluit.

Meterkasten conform NEN 2768

Al de balustrades zijn minimaal 1000mm hoog en uitgevoerd
  overeenkomsƟg de arƟkelen 2.15 en 2.17 van het bouwbesluit
Al de trappen hebben een maximale aantrede van 240mm en een maximale optrede van 178mm

Wateropname conform Artikel 3.23 van het bouwbesluit en de NEN 2778
  wering van vocht binnen:

BrandinstallaƟe overeenkomsƟg rapportage GBB

RENVOOI

RENVOOI

WBDBO 30  minuten

WBDBO 30  minuten en zelfsluitend

plaats brandweerkluis

20

WBD 20  minuten

w.p. warmtepomp

unit mechanische venƟlaƟe

afzuigpunt mechanische venƟlaƟe

30
30

WBDBO 60  minuten

60

vluchtroute / nooduitgang

p.s. panieksluiƟng deur / deur te openen zonder
gebruik te maken van een sleutel

noodverlichƟng

draagbaar blusmiddel

WBDBO 60  minuten

brandslanghaspel
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technische zone
aanduiding in

tekst

Installatie / technische zone
Zones of ruimtes met deze arcering worden in de bestaande en
nieuwe situatie als techniek zone gebruikt. Toelichting volgt
tekstueel. Dakdoorvoeren kloosterdeel zijn allen in de hellende
daken aan het binnenterrein gesitueerd en dus niet van buitenaf
zichtbaar. Nieuwe schachten blijven zo veel mogelijk buiten de
ruimtes met monumentale waarden.
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zone technische installaƟes
(luchtkanalen en dakdoorvoeren).

Voor toelichƟng zie doorsnede. Verdere uitwerking te bepalen i.s.m. behandelend ambtenaar en bouwfysisch adviseur).
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RENVOOI

prefab beton, conf. opg. constr

spouwmuurisolaƟe, dikte conf. EPC berekening

gevelmetselwerk (waalformaat)

gevelmetselwerk staand gemetseld (waalformaat)

lichte systeemwand (metal-stud)

lichte systeemwand (metal-stud)

bestaande construcƟe

Geluidwering tussen ruimten verbouw conform afdeling 3.4, arƟkel 3.17 van het bouwbesluit.

Riolering
  Binnenriolering overeenkomsƟg NEN 3215 en tekeningen en berekeningen adviseur
  Principe buitenriolering overeenkomsƟg situaƟetekening
  DefiniƟeve tekeningen van de buitenriolering worden in de uitvoeringsfase vervaardigd
  na overleg met de gemeente over de aansluiƟng en hierna ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Brandwerendheid overeenkomsƟg rapportage GBB
Zelfsluitendheid overeenkomsƟg rapportage GBB

Ventilatie conform NEN 1087
  Principe venƟlaƟe appartementen, studio's en hotelkamers volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

InstallaƟes
  Principe aanduiding plaats installaƟes overeenkomsƟg het dakaanzicht
  DefiniƟeve installaƟes uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseurs
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

Zonnepanelen overeenkomstig tekening
  DefiniƟef aantal en plaats uit te voeren volgens tekeningen en berekeningen adviseur
  DefiniƟeve tekeningen worden in de uitvoeringsfase vervaardigd en ter aanvulling op de
  omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag overgemaakt

De voorzieningen voor drinkwater voldoen aan bij het ministerie aangewezen voorschriŌen
  overeenkomsƟg afdeling 6.3, arƟkel 6.13 van het bouwbesluit

Minimale dagmaat van alle binnen- en buitendeurkozijnen is 850x2300mm,
  tenzij anders aangegeven

Maximale opstap mogelijkheid is nergens hoger dan 20mm in de toegankelijkheidssector,
  overeenkomstig afdeling 4.4 van het bouwbesluit.

Meterkasten conform NEN 2768

Al de balustrades zijn minimaal 1000mm hoog en uitgevoerd
  overeenkomsƟg de arƟkelen 2.15 en 2.17 van het bouwbesluit
Al de trappen hebben een maximale aantrede van 240mm en een maximale optrede van 178mm

Wateropname conform Artikel 3.23 van het bouwbesluit en de NEN 2778
  wering van vocht binnen:

BrandinstallaƟe overeenkomsƟg rapportage GBB

RENVOOI

RENVOOI

WBDBO 30  minuten

WBDBO 30  minuten en zelfsluitend

plaats brandweerkluis

20

WBD 20  minuten

w.p. warmtepomp

unit mechanische venƟlaƟe

afzuigpunt mechanische venƟlaƟe

30
30

WBDBO 60  minuten

60

vluchtroute / nooduitgang

p.s. panieksluiƟng deur / deur te openen zonder
gebruik te maken van een sleutel

noodverlichƟng

draagbaar blusmiddel

WBDBO 60  minuten

brandslanghaspel
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technische zone
aanduiding in

tekst

Installatie / technische zone
Zones of ruimtes met deze arcering worden in de bestaande en
nieuwe situatie als techniek zone gebruikt. Toelichting volgt
tekstueel. Dakdoorvoeren kloosterdeel zijn allen in de hellende
daken aan het binnenterrein gesitueerd en dus niet van buitenaf
zichtbaar. Nieuwe schachten blijven zo veel mogelijk buiten de
ruimtes met monumentale waarden.
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