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LEGENDA

nooduitgang

brandblusser schuim

brandwerendheid

wand of kozijn met

zelfsluitende deuren

brandslanghaspel

L=30m1

handbrandmelder

zonder sleutel te

s

noodverlichting

openen

tevens noodverlichting

BrandmeldinstallatieBMI

BHV verbanddoos

nv

rookmelders

gekoppeld aan elkaar

Binnenkozijnen kantoor in aluminium

scheidingswanden met hal 2 in gasbeton 

binnen(scheidings)wanden in metalstud

vuilwater afvoer

hemelwater afvoer

LEGENDA WANDEN

LEGENDA DIVERSE

opstelplaats CV-ketel

DEUREN EN RAMEN

Alle nieuwe binnendeuren en de entreedeur uitvoeren in

min. 930mm breed en 2500mm hoog. Vrije doorgang >

minimaal 850x2300mm.

INSTALLATIES

Gerekend nu met een collectieve luchtwarmtepomp in

combinatie met vloerverwarming / vloerkoeling

Aansluitpunten water: Alle aangegeven sanitaire

toestellen en CV-ketel

Alle verblijfsruimten uitvoeren met een verlichtings-

installatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte

kan geven van ten minste 1 lux.

AFWERKING TOILETRUIMTE(N)

- Vloer geheel voorzien van tegelwerk.

- Wanden rondom tot plafond voorzien van wandtegelwerk.

BRANDPREVENTIE VOORZIENINGEN

- Hoofddraagconstructies tpv kantoor 90min brand-

  werend bekleden.

- materiaalgebruik nabij stookplaats / CV-ketel

  onbrandbaar volgens NEN 6064.

- alle constructieonderdelen grenzend aan binnenlucht

  voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2 conform

  NEN-EN 13501-1.

- alle constructieonderdelen grenzend aan buitenlucht

  voldoen aan brandklasse D conform NEN-EN 13501-1.

- er zijn geen verbandingstoestellen met een nominale

  waarde >130kW en technische ruimten >50m

2

 

  aanwezig.

- Vluchtrouteaanduidingen op de vluchtroute moet

  voldoen  aan de zichtbaarheidseisen als bedoeld in

  artikel 5.2 t/m

  5.6 van de NEN-EN 1838.

- De brandcompertimenten te vzv een brandmeldinstal-

  latie volgens opgave S&W Consultancy

- zie de rapporten en tekeningen van S&W-Consultancy

VENTILATIEVOORZIENINGEN

Verblijfsruimten van bijeenkomst- en kantoorfuncties

voorzien van mechanische afzuiging, natuurlijke toevoer

via een gesloten systeem.

Verblijfsruimten van industriefuncties natuurlijk ventileren

d.m.v. roosters te openen ramen en deuren.

Toiletruimten voorzien van mechanische afvoer.

Toevoer via spleten onder deur vanuit de andere

ruimten.

sandwich gevelpanelen (160mm dik)

ISOLATIEVOORZIENINGEN

Gevels sandwichpaneel         Rc = 5.60 m

2

 

K/W

Gevels kantoor geisoleerde kozijnen         Uw = 1,62         W/m

2

 

.K

Onder vloer 1150+ vloer (140mm EPS) Rc = 3.84 m

2

 

K/W

Platte dak (140mm PIR- isolatie )         Rc = 6.04 m

2

 

K/W

opstelplaats MV-unit

kalkzandsteenwand is scheidingswand kantoor

- Indeling in brandcompartimenten:

Het gehele gebouw uit negen brandcompartimenten.

BRANDCOMPARTIMENTEN

TRAPPEN

aantrede tpv klimlijn 185mm

optrede maximaal 210mm

trapbreedte minimaal 800mm

brandwerende scheidingswand tussen de hal 1,

hal 2, hal 3, hal 4 en hal 5 in gasbeton

wateropname van sanitaire ruimten => de sanitaire ruimten

wichpanelen (als thermische schil)

(douches en toilet) worden vzv waterdicht tegen tegelwerk

detaileringen zodanig dat deze afdoende ratten en muizen weren

inbraakwerendheid volgens inbraakweerbaarheidsklasse II

Principe stellingenplan

Kozijnen in hout en aluminium
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