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WAARSCHUWING: Deze e-mail komt van een externe afzender. Twijfel je over de
betrouwbaarheid? Klik dan niet op links, open geen bijlagen en meld de e-mail bij het

Selfservice Portaal.

Geachte mevrouw 
Op 3 augustus 2023 heeft de veiligheidsregio Groningen uw kennisgeving ontvangen met betrekking tot uw
verzoek om een overlegreactie die betrekking heeft op het concept bestemmingsplan Winsum (uitbreiding
camping). Dit in het kader van vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro). Hierbij stelt u Veiligheidsregio Groningen in de gelegenheid tot het uitbrengen van advies.
Ruimtelijk besluit/Omgevingsvergunning
Veiligheidsregio Groningen heeft een beoordeling gedaan op de aanwezigheid van externe risicobronnen en de
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid voor de planontwikkeling. Daarbij zijn we tot de volgende conclusies
gekomen:

Op de planontwikkeling zijn externe veiligheidsrisico’s van invloed:

-De veiligheidszone 2 van de provinciale weg (N361)
Provinciale weg N361
Over het plangebied ligt veiligheidszone 2 van de N361. Veiligheidszone 2 is 355 meter breed. Binnen
veiligheidszone 2 is van toepassing: een nadere verantwoording van het groepsrisico en inzicht bieden in de
manier waarop rekening is gehouden met advies van de Veiligheidsregio Groningen.
Risicobronnen verschillen onderling. Zowel qua kans als qua effect. Voor alle provinciale wegen geldt echter
eenzelfde wetgeving.
We adviseren u de maatregel te nemen om ontvluchting van de risicobron af mogelijk te maken door (nood)
uitgangen te plaatsen op de risicoluwe zijde, af van de provinciale weg N361. Hierdoor kan in geval van een
calamiteit op de N361 het gebouw aan de risicoluwe achterkant verlaten worden. Bouwkundige maatregelen of
een kleinere ontwikkeling zien wij niet als proportioneel

In relatie tot de planontwikkeling adviseren wij om op het gebied van bestrijdbaarheid (bereikbaarheid
en bluswater) een adequate bluswatervoorziening te realiseren in het plangebied. De primaire
bluswatervoorziening bestaat over het algemeen uit onder- of bovengrondse brandkranen, maar kan
ook gerealiseerd worden met open water als dit toereikend is qua capaciteit en afstand ten opzichte van
de ontwikkeling. Voor de hoeveelheid, ligging en capaciteit van de vereiste brandkranen verwijs ik u
tevens naar het document “Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2013”. Wij helpen uiteraard graag
mee in het concreet maken van de implementatie van de bluswatervoorzieningen.

Toetsing Bouwbesluit 
De nieuwe ontwikkeling kan in het kader van de omgevingsvergunning later nog door de Veiligheidsregio 
beoordeeld moeten worden op de activiteit ‘Bouwen’. Deze beoordeling vindt plaats op andere 
veiligheidsaspecten zoals brandcompartimentering, vluchtroutes, bluswater, bereikbaarheid en overige 
brandpreventieve voorzieningen. 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze mail nog vragen 
heeft, kunt u natuurlijk contact met mij opnemen. 
Met vriendelijke groet,

Veiligheidsconsultant Omgevingsveiligheid
 

Postbus 66 | 9700 AB Groningen
Bezoekadres: Sontweg 10 | Groningen
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stellen door het bericht te retourneren en de inhoud niet te gebruiken. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.




